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事業者の処置状況

平成28年3月4日

　事業者は、力量管理における必要な力量を確認する具体
的な内容の実施が確認できる記載方法について、改善を行
うとしている。

平成29年3月8日

　事業者は、各課が定めている力量管理のための手引きを
改正し、手引きに記載された力量評価のための「具体的内
容」が個人管理票の「具体的内容」と整合がとれた状態に改
善されたことを確認した。

平成２７年度　第４四半期　指摘事項一覧  （事業者の処置結果追記分）

原子力事業所又は原子力施設名：東北電力（株）東通原子力発電所

　平成27年第4回保安検査の検査項目「組織の力量管理の
実施状況」の検査において、東通原子力発電所員の力量管
理を確認したところ、各課関係業務力量個人管理票では、
必要な力量の評価は確認できたものの、必要な力量を確認
する具体的内容の実施が「担当する業務内容の理解」およ
び「発電所設備の概要についての理解」等、一部において
確認できる記録となっていないことから、力量評価結果の記
載が不十分である旨指摘した。

品質保証室長、
放射線管理課長、
発電管理課長、
電気保修課長、

技術課長

舘内平成28年3月4日1


