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1. はじめに 

本資料は，電気・計装品の絶縁特性低下の劣化状況評価の補足として，低圧ケーブル

（難燃 PN ケーブル）及び電気ペネトレーションの評価例を代表機器として，代表機器以外

の評価結果については，一覧表として示すと共に，評価内容の補足資料をとりまとめたも

のである。なお，機種毎の劣化状況評価については劣化状況評価書に取りまとめている。 

  電気・計装品には，その諸機能を達成するために，種々の部位にゴム，プラスティック

等の高分子材料及びプロセス油等の有機化合物材料が使用されている。 

これら材料は，環境的（熱・放射線等），電気的及び機械的な要因で劣化するため，絶縁

特性が低下し，電気・計装設備の機能が維持できなくなる可能性がある。 

絶縁特性低下は，通電部位と大地間，あるいは通電部位と他の通電部位間の電気的独立性

（絶縁性）を確保するため介在されている高分子絶縁材料が，環境的（熱・放射線等），電

気的及び機械的な要因で劣化するため，電気抵抗が低下し，絶縁性を確保できなくなる現

象である。 

 

2. 代表機器の選定 

電気・計装品の絶縁特性低下が想定される機器は多数存在するため，劣化状況評価で

は，評価対象となる機器の中から代表機器を選定して評価を行う。評価対象機器，代表機

器は，以下の手順にて選定する。 

 

① 絶縁特性低下に係る評価対象機器 

絶縁特性低下の評価では，電気・計装設備の機能維持に必要な絶縁性能を考慮すべ

き設備を評価対象として抽出している。抽出した機器を「表 2.1 評価対象設備（電

気・計装設備）」に示す。 

 

② 評価対象機器の選定とグループ化 

劣化状況評価書では，評価対象機器を電圧区分（高圧・低圧），型式，設置場所（屋

内・屋外），絶縁体材料等によりグループ化を実施した。 

 

③ 代表機器の選定 

グループ化した評価対象機器について，設備の重要度，使用条件等を考慮して代表

機器を選定した。 
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以下の説明では，この手順で選ばれた絶縁特性低下が想定されるグループ内代表機

器のうち，下記 2機器を例に挙げて評価の詳細を説明する。 

    絶縁特性低下評価においては，設備の重要度及び絶縁特性低下への影響が大きいと

考えられる設置環境（熱・放射線，事故時環境）を考慮し，格納容器内に設置されて

いる「低圧ケーブル（難燃 PN ケーブル）」及び「電気ペネトレーション」を代表例と

して選定し，具体的な評価内容を説明する。 

なお，「低圧ケーブル（難燃 PN ケーブル）」及び「電気ペネトレーション」以外の評

価結果は「4. 代表機器以外の技術評価」に示す。 
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表 2.1 東海第二発電所 評価対象設備（電気・計装設備） 

機器・構造物 評価対象機器 評価対象部位 

過酷な事故時環境においても 

機能要求のある設備 

設計基準事故＊１ 重大事故等＊２ 

ポンプモータ 

高圧モータ 固定子コイル，口出線・接続部品 ○ ○ 

低圧モータ 固定子コイル，口出線・接続部品   

容器 電気ペネトレーション シール部，Oリング ○ ○ 

弁 電動弁用駆動部 固定子コイル他 ○ ○ 

ケーブル 

高圧ケーブル 絶縁体 ○ ○ 

低圧ケーブル 絶縁体 ○ ○ 

同軸ケーブル 絶縁体 ○ ○ 

ケーブル接続部 絶縁物 ○ ○ 

電源設備 

高圧閉鎖配電盤 主回路導体支持碍子他 
  

動力用変圧器 変圧器コイル他 
  

低圧閉鎖配電盤 気中遮断機絶縁支持板他   

コントロールセンタ 変圧器コイル他   

ディーゼル発電設備 固定子コイル他   

MG セット 固定子コイル他   

無停電電源装置 変圧器コイル   

直流電源設備 変圧器コイル   

計測用分電盤 主回路導体支持板   

計測用変圧器 変圧器コイル   

計測制御設備 計測装置 固定子コイル，口出線・接続部品 ○ ○ 

タービン設備 

制御装置及び保安装置 固定子コイル，口出線・接続部品 
  

非常用系タービン設備 固定子コイル，口出線・接続部品 
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機器・構造物 評価対象設備 評価対象部位 

過酷な事故時環境においても 

機能要求のある設備 

設計基準事故＊１ 重大事故等＊２ 

空調設備 

ファン 固定子コイル，口出線・接続部品   

空調機 固定子コイル，口出線・接続部品   

冷凍機 固定子コイル，口出線・接続部品   

機械設備 

ディーゼル機関付属設備 固定子コイル，口出線・接続部品   

可燃性ガス濃度制御系 

再結合装置 
固定子コイル，口出線・接続部品   

燃料取替機 

ブレーキ電磁コイル   

固定子コイル，口出線・接続部品   

燃料取扱クレーン 固定子コイル，口出線・接続部品他   

制御用圧縮空気系設備 固定子コイル，口出線・接続部品   

廃棄物処理設備 加熱ヒータ   

*1：JEAG4623-2008「原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する 

指針」に基づき，適用範囲(対象設備)を検討 
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3. 代表機器の技術評価 

(1) 低圧ケーブル（難燃 PN ケーブル）の評価 

1)-1 電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時） 

 a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気で機能要求がある難燃 PN ケーブルの設計基準事故時雰囲気 

における健全性の評価は電気学会推奨案＊１に基づく長期健全性試験により評価す

る。難燃 PN ケーブルの長期健全性試験手順を図 1.1 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験手順 
 

*1：電気学会技術報告Ⅱ部第 139 号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法

並びに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の略称。 IEEE Std.323-1974 及び

IEEE Std.383-1974 の規格を根幹にした，ケーブルの加速劣化方法を含む試験条

件，試験手順並びに判定方法が述べられている。 

 

*2：「難燃CPNケーブル(難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシー

ス制御ケーブル) 」（以下「難燃CPNケーブル」という。）は，「難燃PNケーブル(難

燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース電力ケーブル) 」

（以下「難燃PNケーブル」という。），「難燃CPN-SLAケーブル(静電遮蔽付難燃性

エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース計測ケーブル) 」（以下

「難燃CPN-SLAケーブル」という。）及び「難燃PN-PSLATX-GR(静電遮蔽付難燃性エ

チレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシースTX補償導線) 」（以下「難

燃PN-PSLATX-GRケーブル」という。）を代表して供試ケーブルに選定。供試ケーブ

ルは，東海第二で使用しているケーブルと同等の難燃PNケーブル。【添付-1)参照】 

 

供試ケーブル＊２ 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時） 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験＊３） 
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*3：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおり 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径の約 40 倍のマンドレルに巻きつけ 

る。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加する。 

 
b. 試験条件 

試験条件は，実機環境条件に基づいて難燃 PN ケーブルの 60 年間の通常運転期間

及び設計基準事故時を想定した条件を包絡している。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件を表 1.1 に示す。【添付-2)参照】 

 

表 1.1 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121℃×532 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度 65.6 ℃
＊1では，難燃 PN ケーブルは 60 年の通常運

転期間を包絡する。【添付-3)参照】 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 放射線照射線量：1,010 kGy 

東海第二で想定される線量 約 530 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 270 kGy

に設計基準事故時の 大積算値 2.6×102 

kGy を加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

（171 ℃×3時間，160℃×3時間， 

150℃×4時間，121℃×297 時間） 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温

度 171.1 ℃， 高圧力 0.31 MPa を包絡す

る。【添付-4)参照】 

*1：原子炉格納容器内の4階エリアを除いた，その他エリアの環境温度実測値平均温度

(65.4℃）であったため，周囲 高温度は保守的に設計 高温度(65.6℃)を設定 
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c. 評価結果 

電気学会推奨案による 60 年間の運転期間及び設計基準事故時を想定した長期健全

性試験の結果，難燃 PN ケーブルは 60 年時点において絶縁機能を維持できることを

確認した。 

なお，原子炉格納容器 4階エリアに敷設されている一部の難燃 CPN ケーブルにつ

いては，「原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の調査の実施

について（平成 19 年 10 月 30 日付け，平成 19・07・30 原院第 5号）」に基づいて実

施した敷設環境等の調査の結果，設計温度を上回る値が確認されたため，難燃 PN ケ

ーブルの長期健全性試験結果をもとに環境調査結果で得られた温度を用いて評価し

た結果，14 年から 60 年間絶縁機能を維持できることを確認した。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果及び長期健全性評価結果を表 1.2 及び表

1.3 に示す。 

 

表 1.2 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外

径（10.5 ㎜）の約 40 倍のマンド

レルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し

１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し

交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加す

る。 

絶縁破壊しないこと 良 

 
表 1.3 原子炉格納容器に敷設の難燃 PN ケーブルの長期健全性評価結果 

敷設エリア 対象ケーブル 周囲 高温度 評価結果 備考 

格納容器全域 

難燃 PN ケーブル 

難燃 CPN ケーブル 

難燃 CPN-SLA ケーブル 

難燃 PN-PSLATX-GR ケー

ブル 

65.6℃ 60 年  

格納容器 4階 

一部エリア 
難燃 CPN ケーブル 

65.8℃から

76.5℃ 

14 年から 

60 年 
対象ケーブル 16 本 

 

また，東北地方太平洋沖地震発生にともなう発電所停止操作の過程で，原子炉格

納容器内の一部に通常運転時に確認されている温度を上回る箇所が確認されたた

め，ケーブルの健全性評価結果に対する影響について確認した結果，評価結果に影

響を与えるものではないことを確認した。【添付-5)参照】 
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1)-2 電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気で機能要求がある難燃 PN ケーブルの重大事故等時雰囲気 

における健全性の評価は電気学会推奨案＊１に基づく長期健全性試験により評価す 

る。難燃 PN ケーブルの長期健全性試験手順を図 1.2 に示す。 

 判定については，「難燃 PN-PSLATX-GR ケーブル」は，電気学会推奨案の屈曲浸水

耐電圧試験，「難燃 CPN ケーブル（ジャケット付）」及び「難燃 CPN-SLA ケーブル」

は，JIS 耐電圧試験を用いる。【添付-6)参照】【添付-7)参照】 

なお，難燃 PN ケーブルは，難燃 CPN ケーブルと同構造のため難燃 CPN ケーブルに 

含めて評価する。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件を表 1.4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験手順 

 

*1：電気学会技術報告Ⅱ部第 139 号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法

並びに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の略称。 IEEE Std.323-1974 及び

IEEE Std.383-1974 の規格を根幹にした，ケーブルの加速劣化方法を含む試験条

件，試験手順並びに判定方法が述べられている。 

 

*2：供試ケーブルは，東海第二で使用しているケーブルと同等の難燃CPNケーブル（ジャ

ケット付），難燃CPN-SLAケーブル及び難燃PN-PSLATX-GRケーブル。 

 

 

供試ケーブル＊２ 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時） 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び重大事故等時の放射線照射） 

（放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験＊３又は JIS 耐電圧試験＊４） 
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*3：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおり 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径の約 40 倍のマンドレルに巻きつけ 

る。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加する。 

 

*4：JIS 耐電圧試験（日本工業規格(JIS C 3005-2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」）の試験手順は以下のとおり 

      ① あらかじめ設置された清水中に電線を 1時間以上浸した状態で，単心の場合 

は導体と清水の間に，多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数 

50Hz または 60Hz の正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え，規定 

時間これに耐えるかどうかを調べる。 

 

b. 試験条件 

試験条件は，実機環境に基づいて難燃 PN ケーブルのうち，難燃 CPN ケーブルは，

ケーブル本体にジャケットを被せた状態で 15 年間，難燃 CPN-SLA ケーブル及び難燃

PN-PSLATX-GR ケーブルは，ケーブル本体にジャケットを被せない状態で 30 年間の通

常運転期間並びに重大事故等を想定した条件を包絡している。 

 

表 1.4 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 

121℃×126 時間 

(難燃 CPN ケーブル/ジャケット付) 

121℃×251 時間 

(難燃 CPN-SLA ケーブル，難燃 PN-

PSLATX-GR ケーブル) 

原子炉格納容器内の周囲 高温度 65.6 ℃*1

では，制御用難燃 PN ケーブルは 15 年，制

御用以外の難燃 PN ケーブルは 30 年の通常

運転期間を包絡する。【添付-8)参照】 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 放射線照射線量：1,175 kGy 

東海第二で想定される線量 約 326 kGy（30

年間の通常運転期間相当の線量 約 66 kGy

に設計基準事故時の 大積算値 2.6×102 

kGy を加えた線量）を包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 706 

kGy（30 年間の通常運転期間相当の線量 約

66 kGy に重大事故等時の 大積算値 640 

kGy を加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：235 ℃ 

（200 ℃×168 時間，その内 5分間は

235 ℃） 

高圧力：0.62 MPa 

曝露時間：7日間 

東海第二における重大事故等時の 高温度

235 ℃， 高圧力 0.62 MPa を包絡する。

【添付-9)参照】 

*1：原子炉格納容器内の4階エリアを除いた，その他エリアの環境温度実測値平均  

     温度(65.4℃）であったため，周囲 高温度は保守的に設計 高温度(65.6℃) 

を設定 
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c. 評価結果 

電気学会推奨案による 15 年及び 30 年間の運転期間並びに重大事故等を想定した 

    長期健全性試験の結果，難燃 CPN ケーブルはジャケット付で 15 年，難燃 CPN-SLA ケ 

ーブル及び難燃 PN-PSLATX-GR ケーブルは 30 年時点において絶縁機能を維持できる

ことを確認した。難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果を表 1.5 に示す。 

なお，原子炉格納容器 4階エリアに敷設されている一部の難燃 CPN ケーブルにつ

いては，「原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の調査の実施

について（平成 19 年 10 月 30 日付け，平成 19・07・30 原院第 5号）」に基づいて実

施した敷設環境等の調査の結果，設計温度を上回る値が確認されたため，難燃 PN ケ

ーブルの長期健全性試験結果をもとに環境調査結果で得られた温度を用いて評価し

た結果，3年から 14 年間絶縁機能を維持できることを確認した。 

原子炉格納容器内に敷設の難燃 PN ケーブルの長期健全性評価結果を表 1.6 に示

す。 

表 1.5 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

対象ケーブル 項目 試験手順 判定基準 結果 

難燃 PN-PSLATX 

-GR ケーブル 

屈曲浸水 

耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，

試料外径（CPN:10.5 ㎜，CPN-

SLA:13.5mm）の約 40 倍のマン

ドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中

に浸し１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さ

に対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5

分間印加する。 

絶縁破壊しないこと 良 

難燃CPNケーブ

ル 

難燃 CPN-SLA 

ケーブル 

JIS 耐電圧 
試験 

① ケーブル両端部以外を常温の

水中に浸し１時間以上放置し

た後，AC 2,000 V＊１/1 分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと 良 

*1：JIS C 3401 「制御用ケーブル」の耐電圧値にて実施（メーカ基準） 

 

表 1.6 原子炉格納容器に敷設の難燃 PN ケーブルの長期健全性評価結果 

敷設エリア 対象ケーブル 周囲 高温度 評価結果 備考 

格納容器全域 

難燃 PN ケーブル 

難燃 CPN ケーブル 

65.6℃ 

15 年 ケーブルジャケット付 

難燃 CPN-SLA ケーブル 

難燃 PN-PSLATX-GR ケー

ブル 

30 年  

格納容器 4階 

一部エリア 
難燃 CPN ケーブル 

65.8℃から

76.5℃ 

3 年から 

14 年 

対象ケーブル 16 本 

ケーブルジャケット付 
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1)-3 ACA ガイドによる健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順及び試験条件 

設計基準事故時雰囲気で機能要求がある難燃 PN ケーブルの設計基準事故時雰囲気 

における健全性の評価は，「原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に 

関する 終報告書 JNES レポート（JNES-SS-0903）」（以下「ACA 研究報告書」とい 

う。)の試験結果をもとに，時間依存データの重ね合わせ手法を用いて東海第二の原 

子炉格納容器内の環境条件に展開して評価する。 

「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE -2013-2049）」（以下

「ACA ガイド」という。）に基づく試験手順を図 1.3 に試験条件及び試験結果を表

1.7 及び表 1.8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 難燃 PN ケーブルの ACA ガイドに基づく試験手順 

 

*1：「難燃 CPN ケーブル」は，「難燃 PN ケーブル」，「難燃 CPN-SLA ケーブル」及び「難

燃 PN-PSLATX-GR ケーブル」を代表して供試ケーブルに選定。 

 

*2：JIS 耐電圧試験（日本工業規格(JIS C 3005-2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」）の試験手順は以下のとおり 

      ① あらかじめ設置された清水中に電線を 1時間以上浸した状態で，単心の場合 

は導体と清水の間に，多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数 

50Hz または 60Hz の正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え，規定 

時間これに耐えるかどうかを調べる。 

 

 

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（JIS 耐電圧試験＊２） 

供試ケーブル＊１ 

熱・放射線同時劣化 

放射線照射（事故時） 

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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表 1.7 難燃 PN ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－94.7 Gy/h－6,990 時間 

「ACA 研究報告書」の試験結果をも

とに時間依存データの重ね合わせ手

法を用いて，原子炉格納容器内の周

囲 高温度 65.6℃＊1で評価した結

果，28 年間の通常運転期間相当の試

験条件となる。 

放射線照射（事故時） 放射線照射線量 ：500 kGy 

東海第二で想定される設計基準事故

時の 大積算値 2.6×102 kGy を包絡

する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃＊２ 

(171 ℃×9時間，121 ℃×312 時間) 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

高温度 171.1 ℃， 高圧力 0.31 

MPa を包絡する。 

*1：原子炉格納容器内の4階エリアを除いた，その他エリアの環境温度実測値平均  

     温度(65.4℃）であったため，周囲 高温度は保守的に設計 高温度(65.6℃) 

を設定 

   *2：事故時雰囲気曝露試験時の 高温度は約175 ℃（ACA研究報告書）蒸気曝露試験条

件の温度チャート読み値 

 

表 1.8 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V＊1－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

*1：JIS C 3621 「600 V EPゴム絶縁ケーブル」  

 

b. 評価結果 

ACA 研究報告書の試験結果をもとに，時間依存データの重ね合わせ手法を用いて東 

海第二の原子炉格納容器内の環境条件に展開し評価した結果，28 年間の通常運転期 

間，設計基準事故時において絶縁機能を維持できることを確認した。 

なお，原子炉格納容器 4階エリアに敷設されている一部の難燃 CPN ケーブルにつ

いては，「原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の調査の実施

について（平成 19 年 10 月 30 日付け，平成 19・07・30 原院第 5号）」に基づいて実

施した敷設環境等の調査の結果，設計温度を上回る値が確認されたため，難燃 PN ケ

ーブルの長期健全性試験結果をもとに環境調査結果で得られた温度を用いて評価し

た結果，約 17 年から約 28 年間絶縁機能を維持できることを確認した。 

原子炉格納容器内に敷設の難燃 PN ケーブルの長期健全性評価結果を表 1.9 に示

す。 

 



－13－ 

表 1.9 原子炉格納容器に敷設の難燃 PN ケーブルの長期健全性評価結果 

敷設エリア 対象ケーブル 周囲 高温度 評価結果 備考 

格納容器全域 

難燃 PN ケーブル 

難燃 CPN ケーブル 

難燃 CPN-SLA ケーブル 

難燃 PN-PSLATX-GR ケー

ブル 

65.6℃ 28 年  

格納容器 4階 

一部エリア 
難燃 CPN ケーブル 

65.8℃から

76.5℃ 

17 年から 

28 年 
対象ケーブル本数 16 本

 

2) 現状保全 

難燃 PN ケーブルの絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実 

施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健全

性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行う

こととしている。 

 

3) 総合評価 

  電気学会推奨案による健全性評価（通常運転期間及び設計基準事故時），電気学会推 

奨案による健全性評価（通常運転期間及び重大事故等時）及び ACA ガイドによる健全

性評価（通常運転期間及び設計基準事故時）結果から，格納容器全域に敷設されてい

る難燃 PN ケーブル，難燃 CPN ケーブル，難燃 CPN-SLA ケーブル及び難燃 PN-PSLATX-GR

ケーブルは，ACA ガイドに基づいて得られた評価期間の約 28 年，格納容器 4階ホット

スポットに敷設されている難燃 CPN ケーブルは，電気学会推奨案に基づいて得られた

評価期間の 3年から 14 年間，健全性は維持できると評価する。 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さい。 

また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と

考えられる。 

今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することにより，異

常の有無は把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

4) 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

ては追加すべき項目はないと考える。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の

動作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，評価期間を

迎える前に取替を行うこととする。 
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(2) 電気ペネトレーションの評価 

1) 核計装用電気ペネトレーションの健全性評価 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気及び重大事故等時雰囲気で機能要求のある核計装用モジュ

ール型電気ペネトレーションの設計基準事故時雰囲気における健全性の評価は，

IEEE Std.317-1976，IEEE Std.323-1974 及び IEEE Std.383-1974 の規格をもとに長

期健全性試験により評価する。試験手順を図 2に示す。 

また，重大事故等時雰囲気における健全性の評価は，重大事故等時雰囲気におい

て環境条件で一番厳しい「大 LOCA＋循環冷却及び大 LOCA＋ベント」の事故時条件を

もとに評価部位であるシール部及び電線部の温度を解析により求め，設計基準事故

時雰囲気による長期健全性試験条件に包絡することを確認する。【添付-10)参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 

 

b. 試験条件及び評価結果 

試験条件は，核計装用モジュール型電気ペネトレーションの 60 年間の通常運転期 

間における使用条件，設計基準事故時条件及び重大事故等時条件を包絡している。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件を表 2.1 に 

    示す。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基 

    準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能は維持できると評価する。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験結果を表 2.2 に示 

す。 

放射線照射（通常時+事故時）

熱サイクル試験 

供試体 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

加速熱劣化 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

加振試験 （地震時を模擬） 

（耐電圧試験） 判 定 

（起動停止回数相当の熱サイクル） 
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重大事故等時における健全性は，重大事故等時の温度条件で一番厳しい「大 LOCA

＋循環冷却及び大 LOCA＋ベント」条件をもとに評価部位であるシール部及び電線部

の温度を解析により求め，設計基準事故時雰囲気曝露試験の条件に包絡しているこ

とを確認した。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における 高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，東海第二で使用しているモジュール型

電気ペネトレーションと同じものを用いた健全性試験において，重大事故等時条件

を上回る圧力（0.81 MPa)にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事

故等時においても絶縁性能は維持できると評価する。【添付-11)参照】 

また，東海第二で想定される 大応答加速度 9.50×103 Gal については，加振試験

条件に包絡されていないが，東海第二で使用しているモジュール型電気ペネトレー

ションと同じものを用いた加振試験において，東海第二の 大応答加速度を上回る

加速度 19.6×103 Gal にて健全性が確認されていることから，重大事故等時において

も絶縁性能は維持できると評価する。【添付-12)参照】 

 

表2.1 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 
東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。【添付

-13)参照】 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の通

常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事故時の

大積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）を包絡する。

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60 年

間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大事故等

時の 大積算値 640 kGy を加えた線量）を包絡する。

加速熱劣化 121 ℃×7日間 
東海第二通常運転時の温度 40 ℃*１に対して 60 年間の

通常運転期間を包絡する。【添付-14)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃*２ 

高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温度 171.1 ℃
*３， 高圧力 0.31 MPa*３及び重大事故等時の 高温度

約 61 ℃*４を包絡する。【添付-15)参照】 

加振試験 大加振値：1,332 Gal 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの 大応

答加速度 9.50×103 Gal に対しては，同等形のモジュ

ール型電気ペネトレーションを用いた加振試験にて，

大応答加速度を上回る加速度 19.6×103 Gal にて健

全性を確認している。 

*1:通常運転時におけるシール部の温度解析値 

*2:事故時雰囲気曝露試験時の 高温度は実測値 172 ℃ 

*3:設計基準事故時における原子炉格納容器内の設計値 

*4:重大事故等時におけるシール部の温度解析値 
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表 2.2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの 

長期健全性試験の耐電圧試験結果 

試験内容 判定基準＊1 結果 

耐電圧 
AC 720 V を 4 秒間印加 

絶縁破壊しないこと 良 

*1:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 

 

2) 現状保全 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下に

対しては，点検時に絶縁測定及び機器の動作試験を実施し，有意な絶縁特性の低下が

ないことを確認している。 

さらに，定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査により，気密性が確保されてい

ることを確認しており，有意な湿気の浸入がないことを確認している。 

また，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線に有意な絶

縁特性低下が認められた場合は，補修等を行うこととしている。 

 

3) 総合評価 

健全性評価結果から判断して，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシー

ル部及び電線の絶縁特性低下の可能性は低く，さらに，絶縁特性低下は機器点検時に

実施する絶縁抵抗測定，機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率検査により把握

は可能と考える。今後も点検時に絶縁抵抗測定を行うことで，異常の有無を把握可能

であり，現状の保全は点検手法として適切であると考える。 
 

4) 高経年化への対応 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下に

対しては，高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はない。今後も点検

時に絶縁抵抗測定，機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率検査を実施すること

により，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて補修等を行うこととす

る。 

なお，制御棒位置指示用（X-104C），制御用（X-102A，X-106B），計測用（X-105C）

及び低圧動力用（X-105D）モジュール型電気ペネトレーションは，第 24 回，第 25 回

定期検査においてモジュールを海外製より国産のモジュールに交換を実施している。

それ以外の制御用（X-102B，X-107A），計測用（X-103，X-230），制御棒位置指示用

（X-104A，B，D），低圧動力用（X-105A，X-105B）及び核計装用（X-100A，B，C．D）

モジュール型電気ペネトレーションは，今停止期間中に海外製より国産のモジュール

に更新を行う計画としている。【添付-16)参照】
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4.代表機器以外の技術評価 

評価対象設備 
グループ内 

代表機器 
部位 

グループ内 

代表機器の健全性評価 
現状保全 総合評価 高経年化への対応 

高圧ポンプモータ 

・高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

・低圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

・残留熱除去系海水系ポンプモータ 

・残留熱除去系ポンプモータ 

・緊急用海水ポンプモータ 

固定子コイル 

口出線・接続部品 

実機相当品による長期健全性試験により評価し

た結果，固定子コイル及び口出線・接続部品絶

縁物は 60 年間の通常運転期間，設計基準事故

時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を

維持できると評価。 

点検時に絶縁抵抗測定及び絶縁診断試験（直流

吸収試験，交流電流試験，誘電正接試験及び部

分放電試験）を実施し，有意な絶縁特性の変化

が認められた場合は，洗浄，乾燥及び絶縁補修

又は固定子コイル及び口出線・接続部品の取替

を実施。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の有意な絶

縁特性低下の可能性は小さく，また，現状保全

にて絶縁特性低下は把握可能。 

絶縁抵抗測定，絶縁診断試験，目視確認及び清

掃を実施することで，異常の有無を把握可能で

あり，現状の保全は点検手法として適切である

と判断。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性

低下に対しては，高経年化対策の観点から現状

の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に絶縁抵抗測定，絶縁診断試験，

目視確認及び清掃を実施していくとともに，必

要に応じて洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物に

ワニスを注入）又は固定子コイル及び口出線・

接続部品の取替を実施する。 

低圧ポンプモータ 

・ほう酸水注入系ポンプモータ 

・非常用ディーゼル発電機冷却系海水

ポンプモータ 

・原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持

ポンプモータ 

固定子コイル 

口出線・接続部品 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性

低下要因としては，機械的，熱的，電気的及び

環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁

特性低下を起こす可能性があるが，これまでの

点検実績から も絶縁特性低下に影響及ぼす要

因は熱的劣化であり，長期間の使用を考慮する

と固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特

性低下の可能性は否定できない。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性

低下に対しては，点検時に目視確認，清掃及び

絶縁抵抗測定を実施し，熱的劣化による有意な

絶縁特性低下のないことを確認。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性低下によ

る異常が確認された場合は，洗浄・乾燥及び絶

縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は，固定子

コイル及び口出線・接続部品又はモータの取替

を実施。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性

低下の可能性は小さく，また，現状保全にて絶

縁特性の低下は把握可能。 

目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施するこ

とで，異常の有無の確認は可能であり，現状の

保全は点検手法として適切であると判断。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性

低下に対しては，高経年化対策の観点から現状

の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施していくとともに，必要に応じて洗

浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注

入）又はコイル及び口出線・接続部品の取替を

実施する。 

電動弁用駆動部 

・残留熱除去系シャットダウンライン

隔離弁（内側）駆動部 

固定子コイル 

口出線・接続部品

電磁ブレーキコイ

ル 

新品の電動弁モータによる長期健全性試験によ

り評価した結果，固定子コイル，口出線・接続

部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁物は 60 年

間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事

故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると

評価。 

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレ

ーキコイルの絶縁特性低下に対しては，点検時

に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施し，有意な

絶縁特性低下が認められた場合には，モータの

補修又は取替を実施。 

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレ

ーキコイルの有意な絶縁特性低下の可能性は小

さく，また，現状保全にて絶縁特性低下は把握

可能。 

絶縁抵抗測定，動作試験を実施することで，異

常の有無を把握可能であり，現状の保全は点検

手法としては適切であると判断。 

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレ

ーキコイルの絶縁特性低下に対しては，高経年

化対策の観点から現状の保全内容に対して追加

すべき項目はない。 

今後も点検時に絶縁抵抗測定，動作試験を実施

することにより絶縁特性低下を監視していくと

ともに，必要に応じて補修又は取替を実施す

る。 ・残留熱除去系注入弁駆動部 
38 年間使用した実機モータに 22 年の劣化付与

を行い，60 年を想定した長期健全性試験によ

り評価した結果，この結果に基づき長期間の健

全性を評価した結果。60 年間の通常運転期

間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気に

おいて絶縁性能を維持できると評価。 

・残留熱除去系シャットダウンライン

隔離弁（外側）駆動部 

高圧ケーブル ・高圧難燃 CV ケーブル 絶縁体 

実機相当品による長期健全性試験により評価し

た結果，高圧ケーブルの絶縁体は 60 年間の通

常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時

雰囲気において絶縁性能を維持できると評価。

絶縁体の絶縁特性低下に対して，電動機用ケー

ブルについては点検時に絶縁抵抗測定及び絶縁

診断試験，その他負荷用ケーブルについては絶

縁抵抗測定を行い許容範囲に収まっていること

の確認を行うとともに，系統機器の点検時に実

施する動作試験においてケーブルの健全性を確

認し，点検で有意な絶縁特性低下が認められた

場合には，ケーブルの取替を実施。 

 

絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は低く，

また，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可

能。絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び系統機器

の動作試験を実施することで，絶縁特性低下は

把握可能であり，現状の保全は点検手法として

は適切であると判断。 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対

策の観点から現状の保全内容に対して追加すべ

き項目はない。 

今後も点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及

び系統機器の動作試験を実施することにより，

絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に

応じて取替を実施する。 

低圧ケーブル 

・CV ケーブル 

絶縁体 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年の通常運転期間，設計基準事故時及

び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持

できると評価。 

また，ACA ガイドに従った評価を実施し，60 年

間の通常運転とその後の設計基準事故後におい

て絶縁性能を維持できると評価。 

 

絶縁体の絶縁特性低下に対して，点検時に絶縁

抵抗測定及び系統機器の点検時に実施する動作

試験においてケーブルの絶縁機能の健全性を確

認し，点検で有意な絶縁特性低下が認められた

場合には，ケーブルの取替を実施。 

絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さ

く，また，現状保全にて絶縁特性の低下は把握

可能。 

絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施す

ることで，異常の有無は把握可能であり，点検

手法としては適切であると判断。 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対

策の観点から現状の保全内容に対して追加すべ

き項目はない。 

今後も点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁特性低下を

監視していくとともに，必要に応じて取替を実

施する。 
・難燃 CV ケーブル 

・KGB ケーブル 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年の通常運転期間，設計基準事故時及

び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持

できると評価。 
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評価対象設備 
グループ内 

代表機器 
部位 

グループ内 

代表機器の健全性評価 
現状保全 総合評価 高経年化への対応 

同軸ケーブル 

・難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料

が架橋ポリエチレン）（原子炉格納

容器内） 

絶縁体 

電気学会推奨案に基づき実機相当品（架橋ポリ

エチレンの絶縁体を有する難燃二重同軸ケーブ

ル）による長期健全性試験の結果，39 年間の

通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等

時雰囲気において絶縁性能を維持できると評

価。 

また，ACA ガイドに従った評価を実施し，30 年

間の通常運転とその後の設計基準事故後におい

て絶縁性能を維持できると評価。 

絶縁体の絶縁特性低下に対して，点検時に絶縁

抵抗測定及び系統機器の点検時に実施する動作

試験においてケーブルの絶縁機能の健全性を確

認し，点検で有意な絶縁特性低下が認められた

場合には，ケーブルの取替を実施 

絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さ

く，また，現状保全にて絶縁特性の低下は把握

可能。 

系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の

動作試験を実施することで，異常の有無は把握

可能であり，点検手法としては適切であると判

断。 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対

策の観点から現状の保全内容に対して追加すべ

き項目はない。 

今後も系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統

機器の動作試験を実施し，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じて取替を実施す

る。 

・難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納

容器内） 

電気学会推奨案に基づき実機相当品（架橋ポリ

エチレンの絶縁体を有する難燃二重同軸ケーブ

ル）による長期健全性試験の結果，51 年間の

通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等

時雰囲気において絶縁性能を維持できると評

価。 

また，ACA ガイドに従った評価を実機相当品

（架橋ポリエチレンの絶縁体を有する難燃一重

同軸ケーブル）により実施し，30 年間の通常

運転とその後の設計基準事故後において絶縁性

能を維持できると評価。 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，今後も系統

機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作

試験を実施し，絶縁特性低下を監視していくと

ともに，必要に応じて取替を行う。 

なお，難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器

内）については，追加保全項目として，健全性

評価から得られた評価期間に至る前に取替を実

施する。 

・難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料

が架橋ポリオレフィン） 

電気学会推奨案に基づき実機相当品（架橋発泡

ポリオレフィンの絶縁体を有する難燃三重同軸

ケーブル）による長期健全性試験の結果，60

年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大

事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できる

と評価。 

また，37 年間実機環境下で使用した実機同等

品よる ACA ガイドに従った長期健全性試験で，

23 年間の健全性が確認できていることから運

転開始後 60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能

を維持できると評価。 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対

策の観点から現状の保全内容に対して追加すべ

き項目はない。 

今後も系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統

機器の動作試験を実施し，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じて取替を実施す

る。 

・難燃三重同軸ケーブル（原子炉格納

容器外） 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年の通常運転期間，設計基準事故時及

び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持

できると評価。 

また，37 年間実機環境下で使用した実機同等

品よる ACA ガイドに従った長期健全性試験で，

23 年間の健全性が確認できていることから運

転開始後 60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能

を維持できると評価。 
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評価対象設備 
グループ内 

代表機器 
部位 

グループ内 

代表機器の健全性評価 
現状保全 総合評価 高経年化への対応 

ケーブル接続部 

・端子台接続 

絶縁部 

38 年間使用した実機端子台に設計基準事故及

び重大事故等時雰囲気を想定した健全性評価試

験を実施し，絶縁性能を維持できると評価。 

事故時動作要求のある端子台接続（原子炉格納

容器内）は，今停止期間中に全数の取替を実施

する計画としており，長期健全性試験で確認の

とれている 38 年間を加えると，端子台接続

（原子炉格納容器内）は運転開始後 60 年間の

通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等

時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価

絶縁部の絶縁特性低下に対して，点検時に絶縁

抵抗測定及び点検時に実施する動作試験におい

て絶縁機能の健全性を確認し，点検で有意な絶

縁特性低下が認められた場合は，取替を行う。

絶縁部の絶縁特性低下の可能性は否定できない

が，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可能。 

点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実

施することで，異常の有無は把握可能であり，

点検手法としては適切であると判断。 

絶縁部の絶縁特性低下に対しては，高経年化対

策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目

はない。 

今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試

験を実施し，絶縁特性低下を監視していくとと

もに，必要に応じて取替を実施する。 

・電動弁コネクタ接続 

実機相当品による長期健全性試験により評価し

た結果，絶縁部は 43 年間の通常運転期間，設

計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において

絶縁性能を維持できると評価。 

また，当該電動弁コネクタ接続（原子炉格納容

器内）は運転開始 18 年目に設置しており，同

等品による長期健全性試験で確認のとれている

43 年間を加えると，電動弁コネクタ接続（原

子炉格納容器内）は運転開始後 60 年間の通常

運転期間及び設計基準事故時雰囲気において絶

縁性能を維持できると評価。 

・同軸コネクタ接続（中性子束計測

用） 

実機相当品による長期健全性試験により評価し

た結果，絶縁部は 60 年間の通常運転期間，設

計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において

絶縁機能を維持できると評価。 

・スプライス接続 

実機相当品による長期健全性試験により評価し

た結果，60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能

を維持できると評価。 

なお，東海第二で想定される放射線量について

は，放射線照射試験条件に包絡されていない

が，熱収縮チューブの材料である架橋ポリオレ

フィンと同等の有機材料の耐放射線性に対する

損傷しきい値と比べて低いことから，放射線に

よる劣化の影響は小さいと考える。 

また，東海第二で想定される重大事故等時にお

ける 高圧力については，事故時雰囲気曝露試

験条件に包絡されていないが，スプライス接続

（原子炉格納容器内）を用いている箇所は電気

ペネトレーションの電気ボックス内であり，直

接蒸気圧力が加わる箇所ではないことから，ス

プライス接続（原子炉格納容器内）の健全性は

維持できると評価。 
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評価対象設備 
グループ内 

代表機器 
部位 

グループ内 

代表機器の健全性評価 
現状保全 総合評価 高経年化への対応 

電源設備 

・高圧閉鎖配電盤 

主回路導体支持碍

子 

主回路断路部 

真空遮断器断路部 

絶縁フレーム 

絶縁支柱 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮

断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱の絶縁

特性低下要因としては，通電による熱的劣化，

絶縁物内空隙での放電による電気的劣化及び絶

縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下

させる環境的劣化があるが，これまでの点検実

績から も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は

熱的劣化であることから，長期間の使用を考慮

すると絶縁特性低下が起こる可能性は否定でき

ない。 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮

断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱の絶縁

特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有

無や塵埃付着の有無等の目視確認，清掃及び絶

縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁

特性低下のないことを確認し，点検で有意な絶

縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取

替を行う。 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮

断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱の絶縁

特性低下の可能性は否定できないが，現状保全

にて絶縁特性の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，点検手法として適切であると判断。 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮

断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱の絶縁

特性低下に対しては，高経年化対策の観点から

現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施し，絶縁特性低下を監視していくとと

もに，必要に応じ補修又は取替を実施する。 

計器用変圧器コイ

ル 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下要因として

は，コイルの通電電流による熱的劣化，絶縁物

内空隙での放電による電気的劣化及び絶縁物表

面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる

環境的劣化があるが，これまでの点検実績から

も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣

化であることから，長期間の使用を考慮すると

絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対して

は，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有

無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行

い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のない

ことを確認し，点検で有意な絶縁特性の低下が

確認された場合は，補修又は取替を行う。 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は

否定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下

は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容に

追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

・動力用変圧器 

変圧器コイル 

変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コ

イルの通電電流による熱的劣化，絶縁物内空隙

での放電による電気的劣化及び絶縁物表面に埃

が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的

劣化があるが，これまでの点検実績から も絶

縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であ

ることから，長期間の使用を考慮すると絶縁特

性低下が起こる可能性は否定できない。 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検

時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目

視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣

化による有意な絶縁特性低下のないことを確認

し，点検で有意な絶縁特性の低下が確認された

場合は，補修又は取替を行う。 

変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定で

きないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握

可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

固定子コイル 

口出線・接続部品 
低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

・低圧閉鎖配電盤 

気中遮断器絶縁支

持板 

主回路導体絶縁支

持板 

主回路断路部 

支持碍子 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持

板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁特性低下

要因としては，通電による熱的劣化，絶縁物表

面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる

環境的劣化があるが，これまでの点検実績から

も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣

化であることから，長期間の使用を考慮すると

絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。

 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持

板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁特性低下

に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃

付着の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下

のないことを確認し，点検で有意な絶縁特性の

低下が確認された場合は，補修又は取替を行

う。 

 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持

板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁特性低下

の可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁

特性の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持

板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁特性低下

に対しては，高経年化対策の観点から現状の保

全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

計器用変圧器コイ

ル 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下要因として

は，コイルの通電電流による熱的劣化，絶縁物

表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させ

る環境的劣化があるが，これまでの点検実績か

ら も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的

劣化であることから，長期間の使用を考慮する

と絶縁特性低下が起こる可能性は否定できな

い。 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対して

は，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有

無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行

い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のない

ことを確認し，点検で有意な絶縁特性の低下が

確認された場合は，補修又は取替を行う。 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は

否定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下

は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容に

追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 
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評価対象設備 
グループ内 

代表機器 
部位 

グループ内 

代表機器の健全性評価 
現状保全 総合評価 高経年化への対応 

電源設備 

・コントロールセンタ 

変圧器コイル， 

制御用変圧器コイ

ル 

計器用変圧器コイ

ル 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用

変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コ

イルの通電電流による熱的劣化，絶縁物表面に

埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境

的劣化があるが，これまでの点検実績から も

絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化で

あることから，長期間の使用を考慮すると絶縁

特性低下が起こる可能性は否定できない。 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検

時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目

視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣

化による有意な絶縁特性低下のないことを確認

し，点検で有意な絶縁特性の低下が確認された

場合は，補修又は取替を行う。 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用

変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定で

きないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握

可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

水平母線・垂直母

線サポート 

断路部取付台 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台

の絶縁特性低下要因としては，通電による熱的

劣化，絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶

縁を低下させる環境的劣化があるが，これまで

の点検実績から も絶縁特性低下に影響を及ぼ

す要因は熱的劣化であることから，長期間の使

用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性は

否定できない。 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台

の絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の

変色有無や塵埃付着の有無等の目視確認，清掃

及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意

な絶縁特性低下のないことを確認し，点検で有

意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修

又は取替を行う。 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台

の絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現

状保全にて絶縁特性の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台

の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観

点から現状の保全内容に追加すべき項目はな

い。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

・ディーゼル発電設備 

固定子コイル 

口出線・接続部品 
高圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

計器用変圧器コイ

ル 
高圧閉鎖配電盤の評価と同様。 同左 同左 同左 

回転子コイル 

回転子コイルの絶縁特性低下要因としては，運

転時の振動によるコイル絶縁部の緩み等による

機械的劣化，コイルの通電電流による絶縁物の

熱的劣化及び絶縁物表面に埃が付着・吸湿して

沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，こ

れまでの点検実績から も絶縁特性低下に影響

を及ぼす要因は環境的劣化であることから，長

期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる

可能性は否定できない。 

回転子コイルの絶縁特性低下に対しては，点検

時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無，絶縁

物，コイルの緩みの有無等の目視確認，清掃及

び絶縁抵抗測定を行い，環境的劣化による有意

な絶縁特性低下がないことを確認し，点検で有

意な絶縁特性低下による異常が確認された場合

は，洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニス

を注入）又は回転子コイル取替を行う。 

回転子コイルの絶縁特性低下の可能性は否定で

きないが，絶縁特性低下は点検時における目視

確認，清掃及び絶縁抵抗測定にて把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

回転子コイルの絶縁特性低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

可飽和変流器コイ

ル 

整流器用変圧器コ

イル 

リアクトルコイル 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及

びリアクトルコイルの絶縁特性低下要因として

は，コイルの通電電流による絶縁物の熱的劣

化，絶縁物内空隙での放電による電気的劣化及

び絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を

低下させる環境的劣化があるが，これまでの点

検実績から も絶縁特性低下に影響を及ぼす要

因は熱的劣化であることから，長期間の使用を

考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性は否定

できない。 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及

びリアクトルコイルの絶縁特性低下に対して

は，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有

無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行

い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のない

ことを確認し，点検で有意な絶縁特性の低下が

確認された場合は，洗浄，乾燥及び絶縁補修又

は取替を行う。 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及

びリアクトルコイルの絶縁特性低下の可能性は

否定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下

は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及

びリアクトルコイルの絶縁特性低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容に

追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 
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評価対象設備 
グループ内 

代表機器 
部位 

グループ内 

代表機器の健全性評価 
現状保全 総合評価 高経年化への対応 

電源設備 

・MG セット 

固定子コイル 

口出線・接続部品 
低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

発電機電機子コイ

ル 

発電機界磁コイル 

励磁機電機子コイ

ル 

励磁機界磁コイル

口出線・接続部品 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁

機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電

機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁特性低下

要因としては，機械的，熱的，電気的及び環境

的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性

低下を起こす可能性があるが，これまでの点検

実績から も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因

は熱的劣化であることから，長期間の使用を考

慮すると発電機電機子コイル，発電機界磁コイ

ル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コイル及

び発電機，励磁機の口出線・接続部品における

絶縁特性低下の可能性は否定できない。 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁

機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電

機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁特性低下

に対しては，点検時に目視確認，清掃及び絶縁

抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特

性低下のないことを確認し，点検で有意な絶縁

特性低下による異常が確認された場合は，洗

浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注

入）又は発電機，励磁機コイル及び口出線・接

続部品の取替を行う。 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁

機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電

機，励磁機の口出線・接続部品における絶縁特

性低下の可能性は小さく，また，現状保全にて

絶縁特性低下の把握は可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁

機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電

機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁特性低下

に対しては，高経年化対策の観点から現状の保

全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ洗浄・乾燥及び

絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は発電

機，励磁機コイル及び口出線・接続部品を取替

を実施する。 

計器用変圧器コイ

ル 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下要因として

は，コイルの通電電流による熱的劣化，絶縁物

表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させ

る環境的劣化があるが，これまでの点検実績か

ら も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的

劣化であることから，長期間の使用を考慮する

と絶縁特性低下が起こる可能性は否定できな

い。 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対して

は，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有

無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行

い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のない

ことを確認し，点検で有意な絶縁特性の低下が

確認された場合は，補修又は取替を行う。 

 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は

否定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下

は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容に

追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

・無停電電源装置 変圧器コイル 

変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コ

イルの通電電流による熱的劣化，絶縁物表面に

埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境

的劣化があるが，これまでの点検実績から も

絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化で

あることから，長期間の使用を考慮すると絶縁

特性低下が起こる可能性は否定できない。 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検

時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目

視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣

化による有意な絶縁特性低下のないことを確認

し，点検で有意な絶縁特性の低下が確認された

場合は，補修又は取替を行う。 

変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定で

きないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握

可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

・直流電源設備 変圧器コイル 

変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コ

イルの通電電流による熱的劣化，絶縁物表面に

埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境

的劣化があるが，これまでの点検実績から も

絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化で

あることから，長期間の使用を考慮すると絶縁

特性低下が起こる可能性は否定できない。 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検

時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目

視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣

化による有意な絶縁特性低下のないことを確認

し，点検で有意な絶縁特性の低下が認められた

場合は，補修又は取替を行う。 

変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定で

きないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握

可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

・計測用分電盤 主回路導体支持板 

主回路導体支持板の絶縁特性低下要因として

は，通電による熱的劣化，絶縁物表面に埃が付

着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化

があるが，これまでの点検実績から も絶縁特

性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であるこ

とから，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低

下が起こる可能性は否定できない。 

主回路導体支持板の絶縁特性低下に対しては，

点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等

の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱

的劣化による有意な絶縁特性低下のないことを

確認し，点検で有意な絶縁特性の低下が認めら

れた場合は，補修又は取替を行う。 

主回路導体支持板の絶縁特性低下の可能性は否

定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下は

把握可能。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することで，異常の有無の確認は可能

であり，現状の保全は点検手法として適切であ

ると判断。 

主回路導体支持板の絶縁特性低下に対しては，

高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加

すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 

・計測用変圧器 変圧器コイル 

変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コ

イルの通電電流による熱的劣化，絶縁物表面に

埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境

的劣化があるが，これまでの点検実績から も

絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化で

あることから，長期間の使用を考慮すると絶縁

特性低下が起こる可能性は否定できない。 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検

時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目

視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣

化による有意な絶縁特性低下のないことを確認

し，点検で有意な絶縁特性の低下が認められた

場合は，補修又は取替を行う。 

変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定で

きないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握

可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁特性低下を監視

していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

実施する。 
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評価対象設備 
グループ内 

代表機器 
部位 

グループ内 

代表機器の健全性評価 
現状保全 総合評価 高経年化への対応 

計測制御設備 
・計測装置 

固定子コイル 

口出線・接続部品 
低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

タービン設備 
・制御装置及び保安装置 

固定子コイル 

口出線・接続部品 
低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

・非常用タービン設備 

空調設備 

（ファン，空調

機，冷凍機） 

 

・非常用ガス再循環系排風機 

・緊急時対策所非常用送風機 

・中央制御室排気ファン 

・ディーゼル室換気系ルーフベント 

ファン 固定子コイル 

口出線・接続部品 
低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

・残留熱除去系ポンプ室空調機 

・中央制御室エアハンドリング 

ユニットファン 

・中央制御室チラーユニット 

機械設備 

・非常用ディーゼル機関（2C，2D 号

機）付属設備 固定子コイル 

口出線・接続部品 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性

低下に対する評価は，「ポンプモータの技術評

価書」の低圧ポンプモータと同一であることか

ら，当該評価書を参照。 

同左 同左 同左 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

 

・低圧，直流，全閉型モー

タ 
（主ホイスト用，・マスト

旋回用，ブリッジ走行

用，トロリ横行用） 

ブレーキ電磁コイ

ル 

回転子コイル 
固定子コイル 
口出線・接続部品 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び

口出線・接続部品については，機械的，熱的及

び電気的要因及び環境的要因により経年的に劣

化が進行し，外表面，内部等から絶縁特性低下

が発生する可能性があり， も絶縁特性低下に

影響を及ぼす要因は環境的劣化であるが，環境

的要因は清掃を実施することにより健全性の維

持は可能。 

点検時に目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施し，これまでの点検結果において，有意な絶

縁特性低下は確認されておらず，今後も急激な

絶縁特性低下が起こる可能性は小さいと考えら

れるが，絶縁特性が変化する可能性は否定でき

ない。 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び

口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，

点検時に目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行

い，有意な絶縁特性低下がないことを確認。 

点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合に

は，洗浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニス

を注入）または，固定子コイル及び口出線・接

続部品もしくはモータの取替を行う。 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び

口出線・接続部品の急激な絶縁特性低下の可能

性は小さく，点検時における目視点検，清掃及

び絶縁抵抗測定にて把握可能。 

目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実施するこ

とで異常の有無は把握可能であり，現状の保全

は点検手法として適切であると判断。 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び

口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，

高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

追加すべき項目はない。 

・低圧，交流，全閉型モー

タ（マスト旋回用） 

固定子コイル 

口出線・接続部品 
低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

・燃料取扱クレーン 

回転子コイル 

固定子コイル 

口出線・接続部品 

回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続

部品については，機械的，熱的，電気的及び環

境的要因により経年的に劣化が進行し，外表

面，内部等から絶縁特性低下を起こす可能性が

あり， も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は

環境的劣化要因であるが，環境的要因は清掃を

実施することにより健全性の維持は可能。 

点検時に目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施し，これまでの点検結果において有意な絶縁

特性低下は確認されておらず，今後も有意な絶

縁特性低下が発生する可能性は小さいと考えら

れるが，絶縁特性が変化する可能性は否定でき

ない。 

回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続

部品の絶縁特性低下に対しては，点検時に目視

点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，有意な絶

縁特性低下がないことを確認。 

点検で有意な絶縁特性低下が確認された場合に

は，洗浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニス

を注入）または，固定子コイル及び口出線・接

続部品もしくはモータの取替を行う。 

 

健全性評価結果及び現状保全結果から判断し

て，回転子コイル，固定子コイル及び口出線・

接続部品の有意な絶縁特性低下が発生する可能

性は小さく，また現状保全にて絶縁特性の低下

は把握可能。 

今後も目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定により

異常の有無の確認は可能であり，現状の保全は

点検手法として適切であると考えられる。 

モータ及び速度検出器の回転子コイル，固定子

コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に

対しては，高経年化対策の観点から現状の保全

内容に追加すべき項目はない。 
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評価対象設備 
グループ内 

代表機器 
部位 

グループ内 

代表機器の健全性評価 
現状保全 総合評価 高経年化への対応 

機械設備 

・燃料取扱クレーン 

ブレーキ電磁コイ

ル 

ブレーキ電磁コイルについては，長期間の使用

を想定した設計となっており，動作時間が短い

ことから，機械的，熱的及び電気的要因による

劣化は発生し難く，また，構造的に埃等の異物

が混入し難くなっており環境的劣化の可能性も

小さいが，振動等による機械的劣化，通電電流

による熱的劣化，絶縁物中のボイド等での放電

等による電気的劣化及び埃等の異物・吸湿によ

る環境的劣化が生じる可能性は否定できない。

ブレーキ電磁コイルの絶縁特性低下に対して

は，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有

無等の目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行

い，有意な絶縁特性低下がないことを確認。 

点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合

は，取替えを行う。 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，

ブレーキ電磁コイルの有意な絶縁特性低下が発

生する可能性は小さい。絶縁特性低下は点検時

における絶縁抵抗測定にて把握可能。 

今後も，目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は把握可能で

あり，現状の保全は点検方法としては適切であ

ると判断。 

ブレーキ電磁コイルの絶縁特性低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容に

追加すべき項目はない。 

計器用変圧器 

計器用変圧器については，長期間の使用を想定

した設計となっており，動作時間が短いことか

ら，機械的，熱的及び電気的要因による劣化は

発生し難く，また，構造的に埃等の異物が混入

し難くなっており環境的劣化の可能性も小さい

が，振動等による機械的劣化，通電電流による

熱的劣化，絶縁物中のボイド等での放電等によ

る電気的劣化及び埃等の異物・吸湿による環境

的劣化が生じる可能性は否定できない。 

計器用変圧器の絶縁特性低下に対しては，点検

時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目

視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，有意な

絶縁特性低下がないことを確認。 

点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合

は，取替えを行う。 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，

計器用変圧器の有意な絶縁特性低下が発生する

可能性は小さい。絶縁特性低下は点検時におけ

る絶縁抵抗測定にて把握可能。 

今後も，目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は把握可能で

あり，現状の保全は点検方法としては適切であ

ると判断。 

計器用変圧器の絶縁特性低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。 

 

・制御用圧縮空気系設備 
固定子コイル 

口出線・接続部品 
低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

・廃棄物処理設備（セメント混練固化

系設備） 
加熱ヒータ 

加熱ヒータについては，機械的，熱的及び電気

的要因及び環境的要因により経年的に劣化が進

行し，外表面，内部等から絶縁特性低下が発生

する可能性があり， も絶縁特性低下に影響を

及ぼす要因は環境的劣化であるが，環境的要因

は清掃を実施することにより健全性の維持は可

能。 

当該機器は現在長期停止中であり，運転を再開

する前に，外観点検，絶縁抵抗測定及び機器の

動作確認を実施することとしている。 

これらのことから，今後も急激な絶縁特性低下

が起こる可能性は小さいと考えられるが，絶縁

特性が変化する可能性は否定できない。 

加熱ヒータは，運転開始後の累計運転時間が約

60 時間と短く，設備停止時は 100 ℃未満の温

度で保管している。 

また，当該機器は現在長期停止中であり，運転

を再開する前に外観点検，絶縁抵抗測定及び機

器の動作確認を行うこととしている。 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，

加熱ヒータの急激な絶縁特性低下の可能性は低

い。 

絶縁特性低下は，点検時における外観点検，絶

縁抵抗測定及び試運転にて把握可能と考えら

れ，これまでに絶縁特性低下による異常は発生

していない。 

今後も外観点検，絶縁抵抗測定及び試運転を実

施することで異常の有無は把握可能であり，現

状の保全は点検手法としては適切であると判断

する。 

加熱ヒータの絶縁特性低下に対しては，高経年

化対策の観点から現状の保全内容に対し追加す

べき項目はない。 

 
































































































































