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1. 特定機器型式証明申請に係る要求事項への適合性のための設計方針 

（1）特定機器型式証明申請に係る要求事項に対する適合性 

発電用原子炉施設に使用する特定機器の設計の型式証明申請に係る Hitz-P24 型の

安全設計について、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則への適合のための設計方針を以下に示す。 

 

（地震による損傷の防止） 

第四条 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならな

い。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機

能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）

に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射性物質の閉じ込めの機

能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

６ 兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがない

ものでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のい

かんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力として原子力規制委員会が別

に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

７ 兼用キャスクは、地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機

能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

１から５ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

６ について 

Hitz-P24 型は、地盤の十分な支持を想定し、縦置きで貯蔵架台等に固定された兼用キャ

スクを基礎等に固定する設計とする。また、Hitz-P24 型は、自重その他の貯蔵時に想定さ

れる荷重と第一号に規定する「兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかを

その設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力」を組み
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合わせた荷重条件に対して、特定兼用キャスクの貯蔵架台等に固定する支持部（下部トラニ

オン）は、破断延性限界に十分な余裕を有することで、特定兼用キャスクが転倒せず、特定

兼用キャスクの安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 

さらに、上記荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保する部位のうち、閉

じ込め機能を担保する部位は、おおむね弾性状態に留まるようにし、臨界防止機能を担保す

るバスケットプレートは、臨界防止上有意な変形を起こさないように設計する。その他の部

位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性限界に十分な余裕を有し、特

定兼用キャスクの安全機能が維持される設計とする。 

なお、地震時、周辺施設等からの波及的影響評価により Hitz-P24 型の安全機能が損なわ

れるおそれがないことの確認は、型式証明申請の範囲外とし、本確認については、設置（変

更）許可申請への引継ぎ事項とする。 

 

７ について 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（2）特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響 

Hitz-P24 型は、Hitz-P24 型を発電用原子炉施設において使用した場合に発電用原

子炉施設の安全性を損なうような影響を及ぼさない設計とする。以下、Hitz-P24 型を

発電用原子炉施設において使用した場合に発電用原子炉施設の安全性を損なうような

影響を及ぼさないことを、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則に沿って確認する。 

 

（地震による損傷の防止） 

第四条 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならな

い。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機

能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）

に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射性物質の閉じ込めの機

能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

６ 兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがない

ものでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のい

かんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力として原子力規制委員会が別

に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

７ 兼用キャスクは、地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機

能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

１から５ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

６ について 

Hitz-P24 型は、地盤の十分な支持を想定し、縦置きで貯蔵架台等に固定された兼用キャ

スクを基礎等に固定する設計とする。また、Hitz-P24 型は、自重その他の貯蔵時に想定さ

れる荷重と第一号に規定する「兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかを
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その設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力」を組み

合わせた荷重条件に対して、特定兼用キャスクの貯蔵架台等に固定する支持部（下部トラニ

オン）は、破断延性限界に十分な余裕を有することで、特定兼用キャスクが転倒せず、特定

兼用キャスクの安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 

さらに、上記荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保する部位のうち、閉

じ込め機能を担保する部位は、おおむね弾性状態に留まるようにし、臨界防止機能を担保す

るバスケットプレートは、臨界防止上有意な変形を起こさないように設計する。その他の部

位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性限界に十分な余裕を有し、特

定兼用キャスクの安全機能が維持される設計とする。 

以上より、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。 

 

７ について 

型式証明申請の範囲外とする。 
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2. 要求事項 

特定機器の設計の型式証明申請において、兼用キャスクの地震に対する要求事項は以

下のとおりである。 

 

（1）設置許可基準規則要求事項 

a. 設置許可基準規則第４条第６項 

兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置される位

置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力として原子力規

制委員会が別に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

 

b. 設置許可基準規則解釈別記４第４条第２項 

第４条第６項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない」ことを満たすために、兼用キャスクの設計に当たっては、以下の方針による

こと。 

一 第６項に規定する地震力（以下「第６項地震力」という。）に対して、その安全

機能が損なわれるおそれがないものであること。ただし、輸送荷姿により設置する

場合は第６項地震力によって安全機能が損なわれるおそれがないものとし、輸送

荷姿以外の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、緩衝体の装着等により兼用キ

ャスク蓋部が金属部へ衝突しない方法により設置する場合は、第６項地震力によ

る兼用キャスク蓋部の金属部への衝突に対してその安全機能が損なわれるおそれ

がないものとする。 

二 兼用キャスクについては、自重その他の貯蔵時に想定される荷重と第６項地震

力を組み合わせた荷重条件に対して、当該兼用キャスクに要求される機能を保持

すること。また、上記により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であっ

ても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、当該兼

用キャスクに要求される機能に影響を及ぼさないこと。ただし、兼用キャスクの閉

じ込め機能を担保する部位は、上記の荷重条件に対しておおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えること。 

三 兼用キャスクは、周辺施設からの波及的影響によって、その安全機能を損なわな

いように設計すること。この波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した

調査・検討の内容等を含めて、事象選定及び影響評価の結果の妥当性を示すととも

に、第６項地震力を適用すること。また、上記の「兼用キャスクは、周辺施設から

の波及的影響によって、その安全機能を損なわない」を満たすために、少なくとも
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次に示す事項について、兼用キャスクがその安全機能を損なわないことを確認す

ること。 

・設置地盤、地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

・兼用キャスク間の相互作用 

・兼用キャスクと周辺施設との相互影響（周辺施設の損傷、転倒、落下等による兼

用キャスクへの影響を含む。） 

 

c. 設置許可基準規則解釈別記４第４条第３項第１号  

第６項地震力の設定に当たっては、以下の方針によること。 

一 第１号に規定する「兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかを

その設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力

として原子力規制委員会が別に定めるもの」については、次のとおりとする。 

・兼用キャスクが安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかか

わらず判断するために用いる地震力等を定める告示（平成３１年原子力規制委員

会告示第２号。以下「兼用キャスク告示」という。）第１条によるものとする。 

・水平地震力及び鉛直地震力については、同時に不利な方向の組合せで作用させるこ

と。 

 

d. 兼用キャスク告示第１条 

設置許可基準規則第４条第６項第１号の原子力規制委員会が別に定める地震力は、

次の表に掲げる加速度及び速度による地震力とする。 

 

加速度 水平 2300Gal 及び鉛直 1600Gal 

速度 水平 2m/s 及び鉛直 1.4m/s 
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（2） 原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関

する審査ガイド確認事項 

「原子力発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関

する審査ガイド」に記載されている地震に対する【審査における確認事項】及び【確認内

容】は以下のとおりである。 

 

a.「4.2 考慮する自然現象等の設定方針 4.2.1 地震」 

 

【審査における確認事項】 

 『 

第６項地震力を適用していること。 

』 

 

【確認内容】 

 『 

（1）設置許可基準規則の解釈別記４第４条第３項に基づき、第６項地震力を定めてい

ること。 

（2）第６項地震力として、以下のいずれかを適用していること。 

①兼用キャスク告示で定める地震力 

地震力を算出するために必要な加速度及び速度は以下のとおり。 

・加速度 ：水平 2300Gal 及び鉛直 1600Gal 

・速度  ：水平 200cm/s 及び鉛直 140cm/s 

②基準地震動による地震力 

解放基盤表面から兼用キャスク設置位置までの地震波の伝播特性を適切に考慮

するとともに、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮して

求めた地盤応答加速度に基づく地震力 

』 

 

b.「4.3.1 地震に対する設計方針 4.3.1.1 基本方針」 

 

【審査における確認事項】 

 『 

（1）兼用キャスクは、「4.2.1 地震」に示す第６項地震力に対して安全機能が維持され

ること。 

（2）輸送荷姿により設置する場合は第６項地震力によって安全機能が損なわれるおそ

れがないこととし、輸送荷姿以外の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、緩
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衝体の装着等により兼用キャスク蓋部が金属部へ衝突しない方法により設置す

る場合は第６項地震力による兼用キャスク蓋部の金属部への衝突に対してその

安全機能が損なわれるおそれがないこととする。 

』 

 

【確認内容】 

 『 

兼用キャスクの評価は、以下によること。（別表中「兼用キャスク本体評価」欄） 

（1）兼用キャスクは、第６項地震力の作用に対する評価が行われていること。ただし、

輸送荷姿により設置する場合は第６項地震力によって安全機能が損なわれるお

それがないこととし、輸送荷姿以外の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、

緩衝体の装着等により兼用キャスク蓋部が金属部へ衝突しない方法により設置

する場合は第６項地震力による兼用キャスク蓋部の金属部への衝突に対してそ

の安全機能が損なわれるおそれがないこととする。 

（2）兼用キャスクを基礎等に固定しない場合、兼用キャスクの設置方法に応じて兼用

キャスク告示第１条に定める加速度による地震力又は基準地震動による地震力

に対して安全機能が維持される設計であること。特に、蓋部の金属部への衝突が

生じる設置方法であるときは、当該衝突に対して安全機能が維持される設計であ

ること。 

（3）兼用キャスクを基礎等に固定する場合、兼用キャスク告示第１条に定める加速度

による地震力又は基準地震動による地震力に対して安全機能が維持される設計

であること。 

（4）兼用キャスクは、周辺施設からの波及的影響によって、その安全機能を損なわな

いように設計すること。この波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰し

た調査・検討の内容等を含めて、事象選定及び影響評価の結果の妥当性を示すと

ともに、第６項地震力を適用すること。また、上記の「兼用キャスクが周辺施設

からの波及的影響によって、その安全機能を損なわない」を満たすために、少な

くとも次に示す事項について、兼用キャスクの安全機能への影響がないことを確

認すること。 

1）設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による

影響 

2）兼用キャスク間の相互作用 

3）兼用キャスクと周辺施設との相互影響（周辺施設の損傷、転倒、落下等によ

る兼用キャスクへの影響を含む。） 

（5）兼用キャスクの設置位置周辺の斜面が兼用キャスクの安全機能に影響を及ぼす可

能性については、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」を参考



9 
 無断複製・転載禁止 日立造船株式会社  

に必要な隔離の有無等によって判断するとともに、必要な隔離が確保されない場

合は、当該斜面の安定性を評価していること。斜面の安定性評価に当たっては、

「6.地盤及び周辺斜面の安定性評価」を参考にしていること。 

』 

 

c.「4.3.1 地震に対する設計方針 4.3.1.2 荷重及び荷重の組合せ」 

 

【審査における確認事項】 

 『 

兼用キャスクに作用する地震力と地震力以外の荷重を適切に組み合わせていること。 

』 

 

【確認内容】 

 『 

（1）荷重及び荷重の組合せの考え方が、以下を踏まえ妥当であること。 

1）地震力以外の荷重 

兼用キャスクに作用する地震力以外の荷重は、安全上適切と認められる規格等

に基づいて、貯蔵時に想定される荷重を考慮していること。 

2）荷重の組合せ 

兼用キャスクについて、耐震性評価を行う際、JEAG4601 等の安全上適切と認

められる規格等を参考に、兼用キャスクの設置方法に応じて、兼用キャスクに作

用する地震力と地震力以外の荷重を組み合わせていること。 

（2）設計上、転倒等を想定する場合は、これらによる荷重と同時に想定されるその他

の荷重とを組み合わせた評価を行っていること。 

』 

 

d.「4.3.1 地震に対する設計方針 4.3.1.3 許容限界」 

 

【審査における確認事項】 

 『 

兼用キャスクの設置方法に応じて、安全上適切と認められる規格等に基づき許容限界を

設定していること。 

』 

 

【確認内容】 

 『 
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許容限界の設定が、以下を踏まえ妥当であること。 

1）兼用キャスクの許容限界は、安全上適切と認められる規格等に基づき設定すること。

加えて、兼用キャスクの閉じ込め機能及び臨界防止機能に関しては以下のとおりと

すること。 

a.密封境界部がおおむね弾性範囲内となる許容限界としていること。 

b.兼用キャスクの臨界防止機能をバスケットで担保している場合、バスケットが臨

界防止上有意な変形を起こさない許容限界としていること。 

』 

 

e.「4.3.1 地震に対する設計方針 4.3.1.4 静的解析及び地震応答解析」 

 

【審査における確認事項】 

 『 

（1）第６項地震力による兼用キャスクの安全機能の評価に際しては、兼用キャスクの

設置方法に応じて、静的解析又は地震応答解析を行っていること。 

（2）兼用キャスクの静的解析及び地震応答解析においては、設置方法及び適用する地

震力の種類に応じて、適切な解析モデル及び解析手法を設定していること。 

（3）地震応答解析を行う場合は、兼用キャスクの地震応答解析モデルへの入力地震動

は兼用キャスクの設置位置の地震応答に基づき算定していること。 

』 

 

【確認内容】 

 『 

（1）静的解析及び地震応答解析に用いる解析モデル及び解析手法は、JEAG4601 の規

定を参考に設定していること。 

（2）兼用キャスクの転倒等に伴う衝突解析を行う場合は、兼用キャスク告示で定める

地震力又は兼用キャスクの設置位置の地震応答に基づき、エネルギー保存則等を

用いることにより、衝突時の速度を適切に算定していること。 

（3）静的解析において、兼用キャスク告示で定める地震力を用いる場合の水平地震力

及び鉛直地震力については、同時に不利な方向の組合せで作用させること。 

（4）スペクトルモーダル解析又は時刻歴応答解析を用いる場合は、入力地震力として、

基準地震動に基づいて兼用キャスクの設置位置の設計用床応答スペクトル又は

加速度時刻歴応答波を算定していること。 

（5）基準地震動による水平２方向及び鉛直方向の地震力による応力の組合せは、各方

向の入力地震動の位相特性並びに兼用キャスクの構造及び応答特性に留意し、保

守的な評価となる組合せ方法を適用すること。なお、各方向の入力地震動の位相
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特性及び兼用キャスクの応答特性により、必要に応じ、応答の同時性を考慮して

いること。 

』 

 

f.「4.3.1 地震に対する設計方針 4.3.1.5 耐震性評価」 

 

【審査における確認事項】 

 『 

（1）第６項地震力と地震力以外の荷重を組み合わせ、その結果得られる応力等が

「4.3.1.3 許容限界」で設定する許容限界を超えていないこと。 

（2）密封境界部以外の部位は、（1）の荷重により塑性ひずみが生ずる場合であっても、

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に対して十分な余裕を有するこ

と。 

』 

 

【確認内容】 

 『 

（1）兼用キャスクの耐震性を評価する上で必要な箇所を評価対象部位として選定し、

安全上適切と認められる規格等の規定を参考に、当該評価対象部位の応力評価及

び疲労評価を行っていること。 

（2）兼用キャスクの耐震性評価において、地震力とそれ以外の荷重を組み合わせ、そ

の結果得られる応力等が「4.3.1.3 許容限界」で設定する許容限界を超えていない

こと。 

（3）密封境界部以外の部位は、（2）の荷重により塑性ひずみが生ずる場合であっても、

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に対して十分な余裕を有するこ

と。 

（4）設計上、転倒等を想定する場合は、その影響を考慮していること。 

（5）兼用キャスクの臨界防止機能をバスケットで担保しており、兼用キャスクの転倒

又は衝突、貯蔵建屋の天井の落下等によりバスケットに塑性変形が生ずる場合は、

バスケットの形状および使用済燃料の状態を考慮しても未臨界が維持されるこ

と。 

』 
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3. 要求事項への適合性 

（1）設置許可基準規則への適合性 

Hitz-P24 型の地震による損傷防止に関する設計は、以下のとおり設置許可基準規則

に適合している。 

 

a. 設置許可基準規則第４条第６項 

兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置

のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力として原子力規制委

員会が別に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

 

b. 設置許可基準規則解釈別記４第４条第２項 

第４条第６項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない」ことを満たすために、兼用キャスクの設計に当たっては、以下の方針による

こと。 

一 第６項に規定する地震力（以下「第６項地震力」という。）に対して、その安全

機能が損なわれるおそれがないものであること。ただし、輸送荷姿により設置する

場合は第６項地震力によって安全機能が損なわれるおそれがないものとし、輸送

荷姿以外の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、緩衝体の装着等により兼用キ

ャスク蓋部が金属部へ衝突しない方法により設置する場合は、第６項地震力によ

る兼用キャスク蓋部の金属部への衝突に対してその安全機能が損なわれるおそれ

がないものとする。 

二 兼用キャスクについては、自重その他の貯蔵時に想定される荷重と第６項地震

力を組み合わせた荷重条件に対して、当該兼用キャスクに要求される機能を保持

すること。また、上記により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であっ

ても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、当該兼

用キャスクに要求される機能に影響を及ぼさないこと。ただし、兼用キャスクの閉

じ込め性能を担保する部位は、上記の荷重条件に対しておおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えること。 

三 兼用キャスクは、周辺施設からの波及的影響によって、その安全機能を損なわな

いように設計すること。この波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯瞰した

調査・検討の内容等を含めて、事象選定及び影響評価の結果の妥当性を示すととも

に、第６項地震力を適用すること。また、上記の「兼用キャスクは、周辺施設から

の波及的影響によって、その安全機能を損なわない」を満たすために、少なくとも
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次に示す事項について、兼用キャスクがその安全機能を損なわないことを確認す

ること。 

・設置地盤、地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

・兼用キャスク間の相互作用 

・兼用キャスクと周辺施設との相互影響（周辺施設の損傷、転倒、落下等による兼用

キャスクへの影響を含む。） 

 

c. 設置許可基準規則解釈別記４第４条第３項第１号  

第６項地震力の設定に当たっては、以下の方針によること。 

一 第１号に規定する「兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかを

その設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力

として原子力規制委員会が別に定めるもの」については、次のとおりとする。 

・兼用キャスクが安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかか

わらず判断するために用いる地震力等を定める告示（平成３１年原子力規制委員

会告示第２号。以下「兼用キャスク告示」という。）第１条によるものとする。 

・水平地震力及び鉛直地震力については、同時に不利な方向の組合せで作用させる

こと。 

 

d. 兼用キャスク告示第１条 

設置許可基準規則第４条第６項第１号の原子力規制委員会が別に定める地震力

は、次の表に掲げる加速度及び速度による地震力とする。 

 

加速度 水平 2300Gal 及び鉛直 1600Gal 

速度 水平 2m/s 及び鉛直 1.4m/s 
 

 

Hitz-P24 型は、地盤の十分な支持を想定し、縦置きで貯蔵架台等に固定された兼用キ

ャスクを基礎等に固定する設計とする。また、Hitz-P24 型は、自重その他の貯蔵時に想

定される荷重と兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置され

る位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力として原子力規制委

員会が別に定める地震力を組み合わせた荷重条件に対して、特定兼用キャスクの貯蔵架

台等に固定する支持部（下部トラニオン）は、破断延性限界に十分な余裕を有することで、

特定兼用キャスクが転倒せず、特定兼用キャスクの安全機能に影響を及ぼさない設計と

する。 

さらに、上記荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保する部位のうち、

閉じ込め機能を担保する部位は、おおむね弾性状態に留まるようにし、臨界防止機能を担

保するバスケットプレートは、臨界防止上有意な変形を起こさないように設計する。その
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他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性限界に十分な余裕を

有し、特定兼用キャスクの安全機能が維持される設計とする。 

3.（2）審査ガイドへの適合性の説明に示すとおり、耐震性評価（機能維持評価）に用

いる荷重及び荷重の組合せとして、兼用キャスク告示で定める地震力（加速度）について

水平地震力と鉛直地震力を同時に不利な方向の組合せで作用させることに加え、供用中

に作用する荷重（圧力荷重、機械的荷重及び熱荷重）を組み合わせることとしている。ま

た、安全上適切と認められる規格等で妥当性が確認されている値を許容限界とすること

に加え、上記による荷重により塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有すること、及び、特定兼用キャスクの密封境

界部についてはおおむね弾性状態に留まる値を許容限界とした。上記条件に基づく耐震

性評価の結果、Hitz-P24 型を支持するトラニオン及び特定兼用キャスクの安全機能を担

保する構成部材に発生する応力が許容限界を満足することから、地震力に対して安全機

能が維持されることを確認した。 

なお、設置許可基準規則解釈別記４第４条第２項第３号に示される周辺施設からの波

及的影響評価については、型式証明申請の範囲外（設置（変更）許可時に別途確認）であ

る。 
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（2）審査ガイドへの適合性 

審査ガイドでは、兼用キャスクの有する安全機能を維持するために自然現象等に対

する基本方針の妥当性を確認することが定められており、兼用キャスクの地震に対す

る設計は、以下のとおり審査ガイドの確認内容に適合している。 

 

＜2.（2）a.に対する適合性＞ 

  

地震に対する評価に用いる地震力は、兼用キャスク告示で定める地震力とし、地震力を

算出するために必要な加速度及び速度は以下のとおりとする。 

・加速度 ：水平 2300Gal 及び鉛直 1600Gal 

・速度  ：水平 200cm/s 及び鉛直 140cm/s 

  

【確認内容】 

（1）設置許可基準規則の解釈別記４第４条第３項に基づき、第６項地震力を定めて

いること。 

（2）第６項地震力として、以下のいずれかを適用していること。 

①兼用キャスク告示で定める地震力 

地震力を算出するために必要な加速度及び速度は以下のとおり。 

・加速度   ：水平 2300Gal 及び鉛直 1600Gal 

・速度    ：水平 200cm/s 及び鉛直 140cm/s 

②基準地震動による地震力 

解放基盤表面から兼用キャスク設置位置までの地震波の伝播特性を適切に考慮

するとともに、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮して

求めた地盤応答加速度に基づく地震力 
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＜2.（2）b.の（1）~（3）に対する適合性＞ 

 

Hitz-P24 型は、兼用キャスクを基礎等に固定することにより、兼用キャスク告示に定

める地震力に対して転倒せず、安全機能が維持される設計とする。 

 

  

【確認内容】 

（1）兼用キャスクは、第６項地震力の作用に対する評価が行われていること。ただし、

輸送荷姿により設置する場合は第６項地震力によって安全機能が損なわれるお

それがないこととし、輸送荷姿以外の兼用キャスクを基礎等に固定せず、かつ、

緩衝体の装着等により兼用キャスク蓋部が金属部へ衝突しない方法により設置

する場合は第６項地震力による兼用キャスク蓋部の金属部への衝突に対してそ

の安全機能が損なわれるおそれがないこととする。 

（2）兼用キャスクを基礎等に固定しない場合、兼用キャスクの設置方法に応じて兼用

キャスク告示第１条に定める加速度による地震力又は基準地震動による地震力

に対して安全機能が維持される設計であること。特に、蓋部の金属部への衝突が

生じる設置方法であるときは、当該衝突に対して安全機能が維持される設計であ

ること。 

（3）兼用キャスクを基礎等に固定する場合、兼用キャスク告示第１条に定める加速度

による地震力又は基準地震動による地震力に対して安全機能が維持される設計

であること。 
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＜2.（2）b.の（4）に対する適合性＞ 

 

周辺施設からの波及的影響は、型式証明申請の範囲外である。本確認事項に対する確

認は、後段審査（設置（変更）許可申請）への引継ぎ事項とする。 

 

＜2.（2）b.の（5）に対する適合性＞ 

 

兼用キャスク設置位置周辺の斜面の影響評価は、型式証明申請の範囲外である。 

 

  

【確認内容】 

（4）兼用キャスクは、周辺施設からの波及的影響によって、その安全機能を損なわ

ないように設計すること。この波及的影響の評価に当たっては、敷地全体を俯

瞰した調査・検討の内容等を含めて、事象選定及び影響評価の結果の妥当性を

示すとともに、第６項地震力を適用すること。また、上記の「兼用キャスク

が、周辺施設からの波及的影響によって、その安全機能を損なわない」を満た

すために、少なくとも次に示す事項について、兼用キャスクの安全機能への影

響がないことを確認すること。 

1）設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による

影響 

2）兼用キャスク間の相互作用 

3）兼用キャスクと周辺施設との相互作用（周辺施設の損傷、転倒、落下等によ

る兼用キャスクへの影響を含む。） 

【確認内容】 

（5）兼用キャスクの設置位置周辺の斜面が兼用キャスクの安全機能に影響を及ぼす

可能性については、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」を

参考に必要な隔離の有無等によって判断するとともに、必要な隔離が確保され

ない場合は、当該斜面の安定性を評価していること。斜面の安定性評価に当た

っては、「6.地盤及び周辺斜面の安定性評価」を参考にしていること。 
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＜2.（2）c.に対する適合性＞ 

 

Hitz-P24 型の地震力による機能維持評価は、日本機械学会 使用済燃料貯蔵施設規格 

金属キャスク構造規格（JSME S FA1-2007）（1）（以下「金属キャスク構造規格」とい

う。）を基に、Hitz-P24 型に作用する地震力に加え、地震力以外の荷重として、供用中

に作用する荷重（圧力荷重、機械的荷重及び熱荷重）を組み合わせて実施する。 

  

【確認内容】 

（1）荷重及び荷重の組合せの考え方が、以下を踏まえ妥当であること。 

1）地震力以外の荷重 

兼用キャスクに作用する地震力以外の荷重は、安全上適切と認められる規格

等に基づいて、貯蔵時に想定される荷重を考慮していること。 

2）荷重の組合せ 

兼用キャスクについて、耐震性評価を行う際、JEAG4601 等の安全上適切と

認められる規格等を参考に、兼用キャスクの設置方法に応じて、兼用キャス

クに作用する地震力と地震力以外の荷重を組み合わせていること。 

（2）設計上、転倒等を想定する場合は、これらによる荷重と同時に想定されるその

他の荷重とを組み合わせた評価を行っていること。 
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＜2.（2）d.に対する適合性＞ 

 

Hitz-P24 型の地震力による耐震性能評価（機能維持評価）は、金属キャスク構造規格

（1）を基に実施する。 

Hitz-P24 型は転倒せず、特定兼用キャスクの安全機能に影響を及ぼさない設計とする

ことから、兼用キャスク告示で定められる地震力が作用した場合に転倒しないためには、

Hitz-P24 型を支持するトラニオンの健全性を維持する必要があることから、金属キャス

ク構造規格（1）のトラニオンの規定を適用して評価を行う。Hitz-P24 型の安全機能を担

保する構成部材として、閉じ込め機能を担う密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋

ボルト）、遮蔽機能を担う外筒（ガンマ線遮蔽材で最も板厚が薄く、中性子遮蔽材を支持

する部位）、臨界防止機能を担うバスケット、除熱機能を担う伝熱フィンを評価対象とし

て機能維持評価を行う。なお、密封境界部及びバスケットはそれぞれが金属キャスク構造

規格（1）に定める供用状態 D の基準を許容限界とする。また、外筒及び伝熱フィンは金

属キャスク構造規格（1）に設計基準値の記載がないが、外筒については同規格の中間胴の

規定（供用状態 D）を適用し、伝熱フィンについては破断しないことを確認し、部材が欠

損せず安全機能が損なわれないことを確認する。 

  

【確認内容】 

許容限界の設定が、以下を踏まえ妥当であること。 

1）兼用キャスクの許容限界は、安全上適切と認められる規格等に基づき設定するこ

と。加えて、兼用キャスクの閉じ込め機能及び臨界防止機能に関しては以下のと

おりとすること。 

a.密封境界部がおおむね弾性範囲内となる許容限界としていること。 

b.兼用キャスクの臨界防止機能をバスケットで担保している場合、バスケットが

臨界防止上有意な変形を起こさない許容限界としていること。 
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Hitz-P24 型の地震力による機能維持評価は、兼用キャスク告示で定められる地震力を

使用し、静的解析により実施する。また、地震力は、水平地震力及び鉛直地震力を同時に

不利な方向の組合せで作用させる。 

なお、Hitz-P24 型兼用キャスク告示で定められる地震力に対して転倒しない設計と

することから、転倒等に伴う衝突が生じる事はない。、また、地震力の算定において、

スペクトルモーダル解析又は時刻歴応答解析は実施しない。さらに、地震力には、基準

地震動による地震力を用いない。 

 

  

【確認内容】 

（1）静的解析及び地震応答解析に用いる解析モデル及び解析手法は、JEAG4601 の規

定を参考に設定していること。 

（2）兼用キャスクの転倒等に伴う衝突解析を行う場合は、兼用キャスク告示で定める

地震力又は兼用キャスクの設置位置の地震応答に基づき、エネルギー保存則等を

用いることにより、衝突時の速度を適切に算定していること。 

（3）静的解析において、兼用キャスク告示で定める地震力を用いる場合の水平地震力

及び鉛直地震力については、同時に不利な方向の組合せで作用させること。 

（4）スペクトルモーダル解析又は時刻歴応答解析を用いる場合は、入力地震力として、

基準地震動に基づいて兼用キャスクの設置位置の設計用床応答スペクトル又は

加速度時刻歴応答波を算定していること。 

（5）基準地震動による水平２方向及び鉛直方向の地震力による応力の組合せは、各方

向の入力地震動の位相特性並びに兼用キャスクの構造及び応答特性に留意し、保

守的な評価となる組合せ方法を適用すること。なお、各方向の入力地震動の位相

特性及び兼用キャスクの応答特性により、必要に応じ、応答の同時性を考慮して

いること。 
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＜2.（2）f.に対する適合性＞ 

 

Hitz-P24 型の耐震性評価では、金属キャスク構造規格等に基づき、Hitz-P24 型に作

用する地震力と供用中に作用する荷重（圧力荷重、機械的荷重及び熱荷重）を組み合わせ

て実施し、許容限界を超えないことを確認する。 

型式証明における設計方針の妥当性確認として、兼用キャスクを支持するトラニオン

に加え、Hitz-P24 型の安全機能を担保する構成部材として、閉じ込め機能を担う密封境

界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）、遮蔽機能を担う外筒（ガンマ線遮蔽材で

最も板厚が薄く、中性子遮蔽材を支持する部位）、臨界防止機能を担うバスケット、除熱

機能を担う伝熱フィンを評価対象として機能維持評価を行う。なお、密封境界部及びバス

ケットはそれぞれが金属キャスク構造規格（1）に定める供用状態 D の基準を許容限界と

する。また、外筒及び伝熱フィンは金属キャスク構造規格（1）に設計基準値の記載がない

が、外筒については同規格の中間胴の規定（供用状態 D）を適用し、伝熱フィンについて

は破断しないことを確認し、部材が欠損せず安全機能が損なわれないことを確認する。

Hitz-P24 型の地震力による機能維持評価の概要を以下に示す。 

  

【確認内容】 

（1）兼用キャスクの耐震性を評価する上で必要な箇所を評価対象部位として選定し、

安全上適切と認められる規格等の規定を参考に、当該評価対象部位の応力評価及

び疲労評価を行っていること。 

（2）兼用キャスクの耐震性評価において、地震力とそれ以外の荷重を組み合わせ、そ

の結果得られる応力等が「4.3.1.3 許容限界」で設定する許容限界を超えていない

こと。 

（3）密封境界部以外の部位は、（2）の荷重により塑性ひずみが生ずる場合であっても、

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に対して十分な余裕を有するこ

と。 

（4）設計上、転倒等を想定する場合は、その影響を考慮していること。 

（5）兼用キャスクの臨界防止機能をバスケットで担保しており、兼用キャスクの転倒

又は衝突、貯蔵建屋の天井の落下等によりバスケットに塑性変形が生ずる場合

は、バスケットの形状および使用済燃料の状態を考慮しても未臨界が維持される

こと。 
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a. トラニオンの構造健全性評価 

Hitz-P24 型は下部トラニオンにより貯蔵架台に固定され、縦置き姿勢で貯蔵される。

したがって、地震時の下部トラニオンの構造健全性を評価する。 

Hitz-P24 型の地震時におけるトラニオンの構造健全性評価フローを図 1 に示す。地

震時にHitz-P24型に生じる加速度（水平23m/s2（2300Gal）及び鉛直16m/s2（1600Gal））

による地震力を基に、トラニオンに生じる応力を応力評価式にて算出し、構造健全性を

評価する。 

トラニオンの構造健全性評価の詳細を別紙 1 に、各応力評価位置（図 2 参照）にお

けるトラニオンの構造健全性評価結果を表 1 に示す。表 1 に示すとおり、地震時にト

ラニオンに生じる応力は評価基準を満足しており、構造健全性は維持される。 
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図 1 地震時のトラニオンの構造健全性評価フロー  
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表 1 トラニオンの構造健全性評価結果 

（a）下部トラニオン本体及びトラニオン接続部（おねじ部） 

評価位置 応力の種類 応力（MPa） 基準値（MPa）（注 1） 

トラニオン本体 

（A－A 断面） 

一次応力 

曲げ応力 240 591 

せん断応力 106 341 

組合せ応力 302 591 

一次＋二次応力 
曲げ応力 480 1182 

せん断応力 211 682 

トラニオン本体 

（B－B 断面） 

一次応力 

曲げ応力 170 591 

せん断応力 39 341 

組合せ応力 182 591 

一次＋二次応力 
曲げ応力 339 1182 

せん断応力 78 682 

トラニオン接続部

（おねじ部） 

一次応力 せん断応力 67 341 

一次＋二次応力 せん断応力 134 682 

（注 1）一次応力の曲げ応力に対する基準値は 1.5fb*、せん断応力に対する基準値は 1.5fs*、

組合せ応力に対する基準値は 1.5ft*である。 

一次＋二次応力の曲げ応力に対する基準値は 3fb、せん断応力に対する基準値は 3fs

である。 

 

（b）トラニオン接続部（めねじ部） 

評価位置 応力の種類 応力（MPa） 基準値（MPa）（注 1） 

トラニオン接続部 

（めねじ部） 
せん断応力 36 175 

（注 1）せん断応力に対する基準値は 0.4Su である。 
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b. 疲労評価 

特定兼用キャスク本体胴のめねじ部には、地震による繰り返し荷重のみによって生じ

るせん断応力の 2 倍を全振幅とする繰り返しピーク応力（Δσ）が発生する。金属キャス

ク構造規格（1）の MCD-1332 の（6）を適用すれば、同規格の別図 8-1 において、荷重

変動回数を許容繰り返し回数とした場合に、これに対する繰り返しピーク応力強さの値

を S（MPa）として、 

Δσ≦S 

を満足すれば、疲労評価を行わなくてよい。上式の S を評価するに当たり、原子力発電

所耐震設計技術指針（2）を参考に、地震による荷重の繰り返し回数として十分余裕をみた

10000 回と設定する。この場合、金属キャスク構造規格（1）の別図 8-1 より、繰り返しピ

ーク応力強さ S は 262（MPa）となる。一方、表 1 の特定兼用キャスク本体胴のめねじ

部の評価結果より、Δσは 72（MPa）であることから上式を満足する。 

以上より、地震による繰り返し荷重に対する特定兼用キャスク本体胴のめねじ部の疲

労評価は行わなくてよい。 
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c. 機能維持評価 

Hitz-P24 型の地震時における密封境界部、外筒、バスケット及び伝熱フィンの機能

維持評価フローを図 3 に示す。地震時に Hitz-P24 型に生じる加速度（水平 23m/s2

（2300Gal）及び鉛直 16m/s2（1600Gal））による地震力を基に、密封境界部（一次蓋

密封シール部及び一次蓋ボルト）及び外筒については有限要素法を用いた ABAQUS コ

ード（注）により、また、バスケット及び伝熱フィンについては工学式により応力を計算

し、機能維持評価を行う。さらに、密封境界部の評価として、一次蓋の横ずれ有無を評

価する。 

地震時の特定兼用キャスクの機能維持評価の詳細を別紙 2 に、地震時の密封境界部、

外筒、バスケット及び伝熱フィンの応力評価結果を表 2 に、密封境界部の横ずれ評価結

果を表 3 に示す。表 2 に示すとおり、地震時に密封境界部、外筒及びバスケットに生じ

る応力は、金属キャスク構造規格（1）の密封容器、中間胴及びバスケットそれぞれにお

ける供用状態 D の基準を満足する。また、表 3 に示すとおり、一次蓋の横ずれは生じな

いことを確認した。よって、閉じ込め機能、遮蔽機能及び臨界防止機能が損なわれるこ

とはない。また、伝熱フィンについても許容応力以下となり、部材は欠損せず、除熱機

能が損なわれることはない。したがって、地震時に Hitz-P24 型の安全機能は維持され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ABAQUS コードの説明については、補足説明資料 16-7「Hitz-P24 型を通常に取

り扱う場合の設計上想定される事象に関する説明資料」参照。  
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表 2 地震時の密封境界部、外筒、バスケット及び伝熱フィンの応力評価結果 

（a）密封境界部 

評価部位 応力の種類（注 1） 計算値（MPa） 基準値（MPa）（注 2） 

一次蓋密封シール部 
PL 9 231 

PL+Pb+Q 23 231 

一次蓋ボルト 
σm 202 913 

σm+σb 260 913 

（注 1）PL：一次局部膜応力強さ、Pb：一次曲げ応力強さ、Q：二次応力強さ 

σm：平均引張応力、σm＋σb：平均引張応力＋曲げ応力 

（注 2）一次蓋密封シール部、及び、一次蓋ボルトの基準値は Sy である。 

 

（b）外筒 

評価部位 応力の種類 計算値（MPa） 基準値（MPa）（注 1） 

外筒中央部 

引張 58 340 

圧縮 1 340 

せん断 1 196 

曲げ 2 340 

（注 1）引張応力に対する基準値は 1.5ft*、圧縮応力に対する基準は 1.5fc*、せん断応力に

対する基準値は 1.5fs*、曲げ応力に対する基準値は 1.5fb*である。 

 

（c）バスケット 

地震力 

作用方向 
評価部位 応力の種類 

計算値

（MPa） 
基準値（MPa）（注 1） 

鉛直 バスケットプレート 支圧応力 1 154 

水平 

バスケットプレート

（横板） 
応力強さ 3 143 

バスケットプレート

（縦板） 
圧縮応力 1 57 

（注 1）支圧応力に対する基準値は 2Sy 、応力強さに対する基準値は Su、圧縮応力に対す

る基準値は 1.5fc*である。 

 

（d）伝熱フィン 

評価部位 応力の種類 計算値（MPa） 基準値（MPa）（注 1） 

溶接部のど部 応力強さ 1 192 

（注 1）基準値は Su である。  
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表 3 地震時の密封境界部の横ずれ評価結果 

評価項目 計算値（N） 評価基準（N）（注 1） 

一次蓋の慣性力 1.39×105 2.01×106 

（注 1）一次蓋ボルトの締付力による摩擦力 
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2.2 荷重条件 

地震時に Hitz-P24 型に生じる加速度（水平 23m/s2（2300Gal）及び鉛直 16m/s2

（1600Gal））が同時に作用した場合、別紙 1-2 図に示す下部トラニオン B に作用する

荷重 F（N）は次式により求められる。 

( )・ ・ ・1 cg 2 3

2
2

1
1

m G h G a
F

a
a 2

a

+
=

 
+ 

 
 

 

ここで、G1=CH 

G2=Cv－C 

G1 ：水平方向加速度（m/s2） 

G2 ：鉛直方向加速度（m/s2） 

CH ：水平方向地震加速度（=23.00m/s2） 

Cv ：鉛直方向地震加速度（=16.00m/s2） 

C ：重力加速度（=9.80665m/s2） 

hcg ：兼用キャスク底面から重心までの高さ（=2579mm） 

a1 ：支点 O から固定装置のトラニオン B 固定金具中心までの距離 

（=2498mm） 

a2 ：支点 O から固定装置のトラニオン A 固定金具中心評価位置までの距離 

（=1117.5mm） 

a3 ：支点 O から兼用キャスク中心までの距離（=1117.5mm） 

m ：兼用キャスクの質量（=118500kg） 

以上より、F＝2.24×106（N）となる。 
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（1）トラニオン本体 

a. 一次応力 

（a）曲げ応力 

別紙 1-3 図に示すトラニオンの断面に発生する曲げ応力 σb（MPa）は次式で与

えられる。 

=b

MC
σ

I
 

M FX=  

ただし、M ：曲げモーメント（N･mm） 

F ：地震時の荷重（N） 

X ：モーメントアーム（mm） 

C ：中立軸からの距離（mm） 

I ：断面二次モーメント（mm4） 

ここで、 ( )
= −4 4

o iI d d
64

 

do ：トラニオン外径（mm） 

di ：トラニオン内径（mm） 

 

（b）せん断応力 

別紙 1-3 図に示すトラニオンの断面に発生するせん断応力τ（MPa）は次式で

与えられる。 

=
F

τ
A

 

( )
= −2 2

o iA d d
4

 

（c）組合せ応力 

上述の曲げ応力 σb とせん断応力τによる組合せ応力 σ（MPa）は次式で与えら

れる。 

= +2 2
bσ σ 3τ  

b. 一次＋二次応力 

（a）曲げ応力 

地震力による曲げ応力（σb）の全振幅は、一次応力で求めた曲げ応力（σb）の 2

倍とする。 

  



別紙 1-6 
 無断複製・転載禁止 日立造船株式会社  

（b）せん断応力 

地震力によるせん断応力（τ）の全振幅は、一次応力で求めたせん断応力（τ）の

2 倍とする。 

 

（2）トラニオン接続部 

a. 一次応力 

トラニオン接続部であるトラニオンおねじ部及び特定兼用キャスク本体胴のめねじ

部には地震時の荷重によりせん断応力が生じる。おねじ部及びめねじ部のせん断応力

は次式で表される。 

= 1
1

1

H
τ

W n
 

=
1

2
c

FX
H

D
4

 

1W 0.75P=  

= 2
2

2

H
τ

W n
 

=
2

2
c

FX
H

d
4

 

2W 0.875P=  

ここで、τ1 ：おねじ部せん断応力（MPa） 

H1 ：おねじ部に作用する周方向単位長さ当りの最大せん断力（N/mm） 

W1 ：おねじ部１山あたりのせん断長さ（mm） 

τ2 ：めねじ部せん断応力（MPa） 

H2 ：めねじ部に作用する周方向単位長さ当りの最大せん断力（N/mm） 

W2 ：めねじ部１山あたりのせん断長さ（mm） 

F ：トラニオンに作用するせん断荷重（N） 

X ：モーメントアーム（mm） 

DC ：めねじ内径（mm） 

dC ：おねじ呼び径（mm） 

P ：ねじピッチ（mm） 

n ：ねじ山数（－） 

上式によって評価される τ2 は、特定兼用キャスク本体胴のめねじ部上端又は下端に

おけるせん断応力最大値であり、これを基にめねじ部周方向の平均せん断応力を評価

する。 
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めねじ部のせん断応力の分布は、めねじ部上端及び下端を最大値として、めねじ部周

方向に余弦分布すると仮定する。この場合、最大値に対する周方向平均値の比（R）は

次式で計算される。 

R＝




− 
2

2

cosθ
θd ≒0.637 

したがって、特定兼用キャスク本体胴のめねじ部の平均せん断応力 τs2 は、τ2 に R を

乗じることによって計算する。 

τs2＝R・τ2 

 

b. 一次＋二次応力 

地震力によるせん断応力（τ）の全振幅は、一次応力で求めたせん断応力（τ）の 2 倍

とする。 
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2.4 評価基準 

トラニオンの評価基準は、金属キャスク構造規格（1）のトラニオンにおける供用状態 D

の規定に基づき別紙 1-1 表のとおりとする。ただし、トラニオン接続部のめねじ部につ

いては、金属キャスク構造規格（1）の密封容器の純せん断荷重の供用状態 D における設

計基準を適用する。 

なお、トラニオン本体及びトラニオン接続部の設計温度は、130℃（注）である。 

 

別紙 1-1 表 トラニオンの評価基準 

（a）トラニオン本体及びトラニオン接続部（おねじ部） 

部位 種類 
評価基準 

一次応力 一次＋二次応力 

トラニオン本体 

曲げ応力 1.5fb* 3fb 

せん断応力 1.5fs* 3fs 

組合せ応力 1.5ft* － 

トラニオン接続部 

（おねじ部） 
せん断応力 1.5fs* 3fs 

（注記）1.5fb* ：一次応力における許容曲げ応力（MPa） 

1.5fs* ：一次応力における許容せん断応力（MPa） 

1.5ft* ：一次応力における許容引張応力（MPa） 

3fb  ：一次＋二次応力における許容曲げ応力（MPa） 

3fs  ：一次＋二次応力における許容せん断応力（MPa） 

 

（b）トラニオン接続部（めねじ部） 

部位 種類 評価基準 

トラニオン接続部 

（めねじ部） 
せん断応力 0.4Su 

（注記）0.4Su ：せん断応力に対する許容応力（MPa） 

 

 

 

（注）Hitz-P24 型の除熱解析の結果（補足説明資料 16-4「除熱機能に関する説明資料

（MA035B-SC-B01）」参照）であるトラニオン温度 129℃から設定した。  
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2.5 評価結果 

トラニオンの応力評価結果を別紙 1-2 表に示す。トラニオン本体及びトラニオン接続

部に生じる応力は評価基準を満足する。 

 

別紙 1-2 表 トラニオンの応力評価結果 

（a）トラニオン本体及びトラニオン接続部（おねじ部） 

評価位置 応力の種類 応力（MPa） 基準値（MPa） 

A－A 断面 

一次応力 

曲げ応力 240 591 

せん断応力 106 341 

組合せ応力 302 591 

一次＋二次応力 
曲げ応力 480 1182 

せん断応力 211 682 

B－B 断面 

一次応力 

曲げ応力 170 591 

せん断応力 39 341 

組合せ応力 182 591 

一次＋二次応力 
曲げ応力 339 1182 

せん断応力 78 682 

おねじ部 
一次応力 せん断応力 67 341 

一次＋二次応力 せん断応力 134 682 

 

（b）トラニオン接続部（めねじ部） 

評価位置 応力の種類 応力（MPa） 基準値（MPa） 

めねじ部 せん断応力 36 175 
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地震時の兼用キャスクの機能維持評価 

 

1. 概要 

本資料は、兼用キャスク本体を対象として金属キャスク構造規格（1）に基づき地震時の

機能維持評価を行った結果についてまとめたものである。 

本評価は、安全機能を担保する構成部材として、閉じ込め機能を担う密封境界部（一次

蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）、遮蔽機能を担う外筒（ガンマ線遮蔽材で最も板厚が

薄く、中性子遮蔽材を支持する部位）、臨界防止機能を担うバスケット、除熱機能を担う

伝熱フィンを評価対象として実施した。評価の詳細を以下に示す。 

 

2. 地震時の機能維持評価 

（1） 密封境界部及び外筒 

閉じ込め機能を担う密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）、及び、

遮蔽機能を担う外筒（ガンマ線遮蔽材で最も板厚が薄く、中性子遮蔽材を支持する部

位）については、有限要素法を用いた ABAQUS コードにより各部位に生じる応力を

評価する。 

 

a. 解析モデル 

地震時の Hitz-P24 型の解析モデルとして、別紙 2-1 図に示す三次元 1/2 解析モ

デルを用いる。本解析モデルは、胴、底板、外筒、底部中性子遮蔽材カバー、一次蓋、

蓋部中性子遮蔽材カバー、二次蓋及びトラニオンより構成される。なお、一次蓋及び

二次蓋は蓋ボルトにより胴に接続され、蓋と胴との接触が考慮されている。 
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b. 荷重条件及び境界条件 

地震時における荷重条件及び境界条件を別紙 2-2 図に示す。 

 

（a）荷重条件 

・水平地震力 23m/s2 が水平方向に働く。 

・鉛直地震力 16m/s2 が鉛直上方向に働く。なお、鉛直方向加速度としては、鉛直地震

力に加えて重力加速度 9.80665m/s2 を考慮する。 

・内部の収納物等（バスケット及び燃料集合体）の慣性力が一次蓋内面に働く。 

・蓋部、底部中性子遮蔽材等の非強度部材は相当重量に応じた荷重を考慮して、その荷

重受面に分布させる。 

・温度は貯蔵状態の熱解析結果を使用する。 

 

（b）境界条件 

境界条件は、貯蔵架台との接触面である胴底板底面の節点及びトラニオンの固定位

置における節点の軸方向変位、径方向の拘束面である胴底板側面の節点の径方向変位、

並びに、周期対称面上の節点の周方向変位を拘束する。 
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c. 評価基準 

密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）に発生する応力の評価基準値は、

金属キャスク構造規格を適用した。また、外筒に発生する応力の評価基準値は、金属キャ

スク構造規格の中間胴の評価基準を適用した。 

 

（a）一次蓋密封シール部 

Pm≦Sy 

PL≦Sy 

PL＋Pb≦Sy 

PL＋Pb＋Q≦Sy 

ここで、 

Sm ：一次一般膜応力強さ 

SL ：一次局部膜応力強さ 

Sb ：一次曲げ応力強さ 

Q ：二次応力強さ 

Sy ：金属キャスク構造規格（1） 別表 5-8 に示される設計降伏点 

 

（b）一次蓋ボルト 

（平均引張応力）≦Sy 

（平均引張応力＋曲げ応力）≦Sy 

 

（c）外筒 

ⅰ. 各部位の一次引張応力は以下に示す ft
＊の 1.5 倍を超えないこと。 

ft
＊＝

F

1.5
 

ここで、 

F＊＝MIN[1.2Sy、0.7Su]（オーステナイト系ステンレス鋼以外） 

Su ：金属キャスク構造規格（1） 別表 5-9 に示される設計引張強さ 

 

ⅱ. 各部位の一次圧縮応力は以下に示す fc
＊の 1.5 倍を超えないこと。 

fc
＊＝

λ
-

Λ ν

   
  

   

2
F

1 0.4  
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ここで、 

λ ：有効細長比 

Λ ：限界細長比 

ν ：ν＝1.5＋
λ

Λ

 
 
 

2
2

3
 

 

ⅲ. 各部位の一次せん断応力は以下に示す fs
＊の 1.5 倍を超えないこと。 

fs
＊＝

F

1.5 3
 

 

ⅳ. 各部位の一次曲げ応力は以下に示す fb
＊の 1.5 倍を超えないこと。 

fb
＊＝

F

1.5
 

 

d. 解析結果 

応力評価位置（別紙 2-3 図参照）に対する地震時における容器本体の一次応力強さ及

び蓋ボルトの応力の評価結果を別紙 2-1 表に示す。別紙 2-1 表に示すように、一次蓋、

一次蓋ボルト、及び、外筒に生じる応力は評価基準を満足する。 
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別紙 2-1 表 地震時における容器本体の一次応力及び蓋ボルトの応力の評価結果 

部位 
断面 

No.（注 1） 

応力分類（注 2） 

又は 

応力の種類 

表面 

応力強さ 

又は応力 

（MPa） 

温度 

(℃) 

基準値 

（MPa）
（注 3） 

余裕率 

（MS） 
（注 4） 

外筒 

① 

引張 － 7 

130 

340 47.5 

圧縮 － － 340 － 

せん断 － 4 196 48.0 

② 

引張 － 40 340 7.50 

圧縮 － － 340 － 

せん断 － 3 196 64.3 

③ 

引張 － 58 340 4.86 

圧縮 － 1 340 339 

せん断 － 1 196 195 

曲げ － 2 340 169 

④ 

引張 － 40 340 7.50 

圧縮 － － 340 － 

せん断 － 2 196 97.0 

⑤ 

引張 － 7 340 47.5 

圧縮 － 11 340 29.9 

せん断 － 5 196 38.2 

一次蓋 

密封 

シール部 

⑥ 
PL － 9 

130 231 
24.6 

PL+Pb+Q 内 23 9.04 

⑦ 
PL － 5 

140 230 
45.0 

PL+Pb+Q 内 18 11.7 

一次蓋 

ボルト 

－ σm － 202 
110 

913 3.51 

－ σm＋σb － 260 913 2.51 

（注 1）別紙 2-3 図参照 

（注 2）PL：一次局部膜応力強さ、Pb：一次曲げ応力強さ、Q：二次応力強さ 

σm：平均引張応力、σm＋σb：平均引張応力＋曲げ応力 

（注 3）断面①～⑤における引張応力に対する基準値は 1.5 ft
*、圧縮応力に対する基準値は

1.5 fc
*、せん断応力に対する基準値は 1.5 fs

*、曲げ応力に対する基準値は 1.5 fb
*で

ある。 

断面⑥～⑦に対する基準値は Sy である。 

一次蓋ボルトの基準値は Sy である。 

（注 4）余裕率（MS）＝評価基準値／解析結果－1 
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（2）バスケット 

臨界防止機能を担うバスケットについては、工学式により発生する応力を評価する。 

 

a. 鉛直方向加速度により発生する応力 

バスケットプレートには鉛直下方向地震加速度及び自重による慣性力が作用し、支

圧応力σp（MPa）が生じる。 

σ b v
p

W G

A
=  

ここで、Wb：バスケット自重（kg） 

Gv：鉛直方向加速度（m/s2） 

A：バスケットの断面積（mm2） 

計算条件及び計算結果を別紙 2-2 表に示す。別紙 2-2 表に示すように、バスケット

に生じる応力は評価基準値を満足する。なお、バスケットに生じる応力は、180℃にお

ける降伏応力 77（MPa）より小さいため、バスケットプレートは塑性変形しない。 

 

別紙 2-2 表 バスケットプレートの応力計算条件及び計算結果 

項目 

バスケット 

自重 

:Wb（kg） 

鉛直方向 

加速度 

: Gv（m/s2） 

バスケットの

断面積:A

（mm2） 

支圧応力 

:σp

（MPa） 

基準値 

：2Sy 

（MPa） 

余裕率 

（－） 

数値 11320 25.80665 7.60×105 1 154 153 
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b. 水平方向加速度により発生する応力 

（a）バスケットプレート（横板） 

水平方向加速度によってバスケットプレート（横板）のうち最も厳しい評価結果とな

る評価位置（別紙 2-4 図参照）に対して評価を実施する。バスケットプレート（横板）

には、燃料集合体、バスケットプレート（横板）自体の慣性力により、曲げ応力が生じ

る。バスケットプレート（横板）を両端において固定とする単位幅の梁と考えると、両

端部断面に生じる曲げ応力σb（MPa）は次式で与えられる。 

b

M

Z
=σ  

( )・ ・ ・ 2
1 2 H

1
M w w G

12
= +  

2t
Z

6
=  

ここで、M ：曲げモーメント（N･mm/mm） 

w1 ：燃料集合体の単位面積当たりの質量（kg/mm2） 

w2 ：バスケットプレート（横板）の単位面積当たりの質量（kg/mm2） 

GH ：水平方向加速度（m/s2） 

ℓ ：燃料格子幅（mm） 

Z ：断面係数（mm3/mm） 

t ：バスケットプレート（横板）の板厚（mm） 

当該断面に生じるせん断応力τは以下で表される。 

F

A
=τ  

( )1 2 H

1
F w w G

2
= +・ ・ ・ 

A t=  

ここで、F ：単位長さ当りに作用するせん断力（N/mm） 

A ：単位長さ当りのせん断断面積（mm2/mm） 

当該断面の応力強さ S は以下で表される。 

σ τ2 2
bS 4= +  

計算条件と計算結果を別紙 2-3 表に示す。別紙 2-3 表に示すように、バスケットに

生じる応力は評価基準値を満足する。なお、バスケットに生じる応力は、140℃におけ

る降伏応力 78（MPa）より小さいため、バスケットプレートは塑性変形しない。 

  

ℓ 

ℓ 
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別紙 2-3 表 バスケットプレート（横板）の応力計算条件及び計算結果 

項目 

燃料集合体の 

単位面積あたりの質量 

:w1（kg/mm2） 

バスケットプレート(横板)の 

単位面積あたりの質量 

:w2（kg/mm2） 

水平方向 

加速度 

:GH(m/s2)  

燃料格子 

幅 

:ℓ（mm） 

数値 7.77×10-4 4.08×10-5 23 222 

 

項目 

バスケット 

プレート板厚 

:t（mm） 

曲げ応力 

:σb 

（MPa） 

せん断 

応力:τ

（MPa） 

応力強さ 

:Ｓ（MPa） 

基準値 

：Ｓu 

（MPa） 

余裕率 

（－） 

数値 15 2.06 0.14 3 143 46.6 

 

（b）バスケットプレート（縦板） 

水平方向加速度によってバスケットプレート（縦板）のうち最も厳しい評価結果となる

評価位置（別紙 2-5 図参照）に対して評価を実施する。バスケットプレート（縦板）に

は、バスケットプレート（内側部）の全体の 1/8 の質量、1.5 体分の燃料集合体の質量に

よる慣性力が荷重として作用する。これより、バスケットプレートの縦板に生じる圧縮応

力σc（MPa）は次式で与えられる。 

( )( ) ( )c f c H1.5 W / 24 1 / 8 W G / L t= +σ ・ ・ ・ ・  

ここで、Wf ：燃料集合体全数の質量（kg） 

Wc ：バスケットプレート（中央部）の質量（kg） 

GH ：水平方向加速度（m/s2） 

L  ：バスケットプレート全長（mm） 

t  ：バスケットプレート（縦板）の板厚（mm） 

 

計算条件と計算結果を別紙 2-4 表に示す。 
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次に許容応力を求める。 

バスケットの有効細長比λは、次式により与えられる。  

k

i
=λ  

ここで、ℓk：座屈長さ（両端固定）（mm）  

i：座屈軸についての断面二次半径（mm）  

I
i

A
=  

I：断面二次モーメント（mm4/mm） 

31
I t

12
= ・  

t：バスケットプレート板厚（mm） 

A：断面積（mm2/mm） 

A t=  

また、バスケットの限界細長比Λは、次式により与えられる。 

2

*

E

0.6F


 =  

ここで、E：バスケットの縦弾性係数（MPa）  

F*：設計降伏点の 1.2 倍又は設計引張強さの 0.7 倍のいずれか小さい方の値

（MPa） 

 

バスケット格子の有効細長比は、限界細長比より小さいので、許容圧縮応力 1.5 fc
*（MPa）

は、次式により与えられる。 

λ
・ ・

ν

2 *
*

c

F
1.5f 1.5 1 0.4

   = −  
  

 

 

ここで、
2

2
1.5

3

 = + 



 

λ
ν：ν  

 

許容応力計算条件と計算結果を別紙 2-5 表に示す。バスケットに生じる圧縮応力は別紙

2-4 表に示すとおり 1（MPa）であり、別紙 2-5 表に示す許容圧縮応力 57（MPa）を満足

する。 

  

ℓ 
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別紙 2-5 表 バスケットプレート（縦板）の許容応力計算条件及び計算結果 

項目 

バスケット 

プレート板厚 

:t（mm） 

座屈長さ 

:ℓk（mm） 

断面積 

:A 

（mm2 /mm） 

バスケット 

プレートの 

縦弾性係数 

:E（MPa） 

F*値 

（MPa） 

許容圧縮応力 

:1.5fc
*

 

（MPa） 

数値 10 222 10 69740 83 57 

 

（3）伝熱フィン 

除熱機能を担う伝熱フィンについては、工学式により発生する応力を評価する。 

 

a. 鉛直方向加速度により発生する応力 

伝熱フィンの解析モデル及び応力評価位置を別紙 2-6 図に示す。鉛直方向地震加速

度及び自重による慣性力により伝熱フィンに生じるせん断応力τ（MPa）は、次式で与

えられる。 

( ) ( )1 2 3
v

W W W
G g

A

+ +
= +τ ・  

ここで、W1 ：伝熱フィンの軸方向単位長さあたり質量（kg/mm） 

W2 ：中性子遮蔽材の軸方向単位長さあたり質量（kg/mm） 

W3 ： の軸方向単位長さあたり質量（kg/mm） 

GV ：鉛直方向地震加速度（m/s2） 

g ：重力加速度（m/s2） 

A ：伝熱フィン溶接部のど部の軸方向単位長さあたりの面積（mm2/mm） 

当該断面の応力強さ S（MPa）は以下で表される。 

S＝2τ 

 

計算条件と計算結果を別紙 2-6 表に示す。別紙 2-6 表に示すように、伝熱フィンに

生じる応力は評価基準を満足する。 

  

内は商業機密のため、非公開とします。 
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（4）一次蓋の横ずれ評価 

地震力により一次蓋に慣性力が作用した場合に、閉じ込め機能の維持の観点から、一

次蓋に横ずれが生じないことを確認する。 

一次蓋に作用する慣性力 F（N）は次式で与えられる。 

F＝M・GH 

ここで、 

M ：一次蓋の質量（kg） 

GH ：兼用キャスク告示の地震力の水平方向加速度（m/s2） 

 

一次蓋慣性力の計算条件及び計算結果を別紙 2-7 表に示す。 

 

別紙 2-7 表 一次蓋慣性力の計算条件及び計算結果 

項目 
一次蓋質量 

：M（kg） 

水平方向 

加速度 

：GH（m/s2） 

一次蓋 

慣性力 

：F（N） 

数値 6010 23 1.39×105 

 

一次蓋とフランジの間に作用する摩擦力 R（N）は次式で与えられる。 

R＝μ・N 

N＝FB・n－M・（GV－g） 

ここで、 

μ ：摩擦係数（－） 

N ：一次蓋の締付力（N） 

FB ：一次蓋ボルトの初期締付力（N） 

n ：ボルト本数（－） 

GV ：兼用キャスク告示の地震力の鉛直方向加速度（m/s2） 

g ：重力加速度（m/s2） 

 

摩擦力の計算条件及び計算結果を別紙 2-8 表に示す。一次蓋に作用する慣性力は別

紙 2-7 表に示すとおり 1.39×105（N）であり、別紙 2-8 表に示す摩擦力 2.01×106

（N）より小さい。よって、一次蓋の横ずれは発生しない。 
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別紙 2-8 表 摩擦力の計算条件及び計算結果 

項目 
摩擦係数 

：μ（－） 

一次蓋ボルト

の初期締付力 

：FB（N） 

ボルト 

本数 

：n（－） 

鉛直方向 

加速度 

：GV（m/s2） 

重力加速度 

：g（m/s2） 

摩擦力 

：R（N） 

数値    16 9.80665 2.01×106 

 

 

 

 

 

  

内は商業機密のため、非公開とします。 
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