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伊方発電所３号機 運転上の制限の逸脱について 

 

 

第１６回定期検査中の伊方発電所３号機（定格電気出力８９万キロワット）において、

本日１６時１０分、通信事業者における通信障害の影響により、衛星電話の一部（４台）

が使用不能となっていることを確認しました。 

 

これにより、本日１６時１０分に、原子炉施設の保安規定に定める運転上の制限※１から

逸脱したと判断しました。 

 

使用不能な衛星電話は一部であり、他の衛星電話や他の通信機器は問題なく使用できて

おります。 

 

なお、本事象によるプラントへの影響はありません。また、環境への放射能の影響はあ

りません。 

     

   

※１ 保安規定第８４条において、モード１，２，３，４，５，６および使用済燃料ピ

ットに燃料体を貯蔵している期間、衛星電話設備１２台が動作可能であることが

求められている。 
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