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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（2/12） 
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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（3/12） 
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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（4/12） 
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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（5/12） 
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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（6/12） 
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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（7/12） 
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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（8/12） 
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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（9/12） 

R5-Q9 
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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（10/12） 
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参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（11/12） 

472



参考-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 1-3-2 図 Q 値ボーリング断面図（12/12） 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（1/12） 

  

：⽮視 

掘削作業エリア 
ボーリング計画位置 

R5-Q1 孔 

DA 

DC 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（2/12） 

  

：⽮視 

KA 

ボーリング計画位置 

R5-Q2 孔 
掘削作業エリア 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（3/12） 

  

：⽮視 
掘削作業エリア 

ボーリング計画位置 

R5-Q3 孔 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（4/12） 

  

：⽮視 

掘削作業エリア 

ボーリング計画位置 

R5-Q4 孔 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（5/12） 

  

：⽮視 

ボーリング計画位置 

R5-Q5 孔 
掘削作業エリア 

GA 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（6/12） 

  

：⽮視 

ボーリング計画位置 

R5-Q6 孔 

掘削作業エリア 

AE 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（7/12） 

  

：⽮視 
掘削作業エリア 

ボーリング計画位置 

R5-Q7 孔 

AC 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（8/12） 

  

：⽮視 

ボーリング計画位置 

R5-Q8 孔 掘削作業エリア 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（9/12） 

  

：⽮視 

掘削作業エリア 

ボーリング計画位置 

R5-Q9 孔 

FD
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（10/12） 

  

：⽮視 

ボーリング計画位置 

R5-Q10 孔 掘削作業エリア 

KA 

AA 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（11/12） 

  

：⽮視 

掘削作業エリア 

ボーリング計画位置 

R5-Q11 孔 

A4B 

AH 
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参考 1-3-3 図 ボーリング位置詳細図（12/12） 

  

：⽮視 

ボーリング計画位置 

R5-Q12 孔 
掘削作業エリア 
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参考 1-3-1 表 ボーリング位置の状況 

 

ボーリング孔 
最寄り建屋及び 

その離隔距離 
地表面の状況 

R5-Q1 
DA 建屋：47m 

DC 建屋：25m 
原地山 

R5-Q2 

AB 建屋：41m 

KA 建屋：49m 

G10：37m 

埋戻し土 

R5-Q3 G14：102m 砕石舗装 

R5-Q4 G14：130m 原地山 

R5-Q5 KB(E)建屋：26m 原地山 

R5-Q6 AE 建屋：32m 原地山 

R5-Q7 AC 建屋：43m 埋戻し土 

R5-Q8 AZ 建屋：90m アスファルト舗装 

R5-Q9 FD 建屋：12m 砕石舗装 

R5-Q10 
AA 建屋：24m 

KA 建屋：19m 
埋戻し土 

R5-Q11 DA 建屋：10m 砕石舗装 

R5-Q12 CB 建屋：34m アスファルト舗装 
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（２）調査方法 

ａ．孔内検層による Q値測定 

ＰＳ検層（ダウンホール法）により地盤の減衰特性を測定し、Q値を求める。 

ＰＳ検層（ダウンホール法）は、地表で発生させた弾性波（Ｐ波・Ｓ波）をボーリン

グ孔内に設置した受振器で受振し、ボーリング孔沿いの地盤の弾性波速度分布の把握

を目的に実施するものであり、ここでは、特に、地盤の減衰特性の把握を目的とした Q

値測定を実施する。ＰＳ検層（ダウンホール法）の測定装置と測定システムの使用機器

の一覧を参考 1-3-2 表に示し、模式図を参考 1-3-4 図に示す。 

ＰＳ検層（ダウンホール法）は、測定間隔を１～2ｍとし、JGS 1122-2012「地盤の弾

性波速度検層方法」を参考にして測定・解析を実施する。 

測定系は、地表で弾性波を発生させる振源車、孔内に挿入するゾンデ、測定値の記録・

表示を行う地上装置（ゾンデ制御・データ収録装置）から構成される。なお、ゾンデ数

及び昇降方法については、現場の状況により設定する。 

 

参考 1-3-2 表 ＰＳ検層（ダウンホール法）に使用する機器の仕様等一覧表 

孔中受振器 ＧＳＲ－１ ＡＳＬ社製 

固有周波数 

受振器成分 

適用孔径 

長さ、直径及び重量 

耐熱温度 

耐圧 

15Hz 

３成分（上下動１成分，水平動２成分），速度型 

50mm～140 ㎜ 

長さ 1135 ㎜ φ43mm，4.5kg 

200℃ 

約 600 気圧 

 

起振装置 振源車 

最大出力荷重 

積載荷重（Hold down mass） 

発振周波数帯 

車両寸法（長さ，幅，高さ） 

車両重量 

27,000N 

44,000N 

10Hz～550Hz 

6.37ｍ，2.13ｍ，2.45ｍ 

5,990kg 
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参考-32 

 

参考 1-3-4 図 ＰＳ検層（ダウンホール法）の測定装置と測定システムの模式図 

 

  

 

深度計測器

測定孔

孔中受振器

バイブレータ 振源車

P波

S波

S波

ゾンデ制御・データ収録装置
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Q 値測定時のバイブレータ振源からの加振パターンは，10Ｈｚ～100Ｈｚの変調によ

るスイープ発振（10Ｈｚから 10 秒程度で数段階変調）により実施する。 

Q 値測定は、ボーリング孔内に設置した受振器に地表で発生させた弾性波（Ｐ波・Ｓ

波）を受振させ、その波形の初動付近の振幅値の変化からボーリング孔沿いの地盤の減

衰特性を把握する。 

Q 値測定における振幅減衰の概念図を参考 1-3-5 図に示す。 

 

 

参考 1-3-5 図 振幅減衰の概念図 
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ｂ．室内岩石試験 

(a) 対象とする岩石コア試料 

当該地点の地質構造は，f-1 断層，f-2 断層を境界として大きく 3つのエリアに分け

られる。また，東側地盤については，さらに東側に第２保管庫・貯水所(G14)が位置し

ている。これらの地盤で出現する地質及び岩盤分類（岩種）を参考 1-3-3 表に示す。

また，表中には，減衰定数として設定している双曲線近似のバイアスを最小減衰定数

h(％)として示した。 

 

参考 1-3-3 表 地質区分，岩盤分類一覧表および岩種ごとの最小減衰定数 

 

当該地点は，高角度の f-1 断層，f-2 断層を境に 3 つのエリアで基盤からの地質層

序が分かれ，解放基盤面（T.M.S.L.-70m）までの各地盤の地質区分として，西側地盤

は鷹架層上部層，鷹架層中部層，中央地盤は鷹架層下部層，東側地盤は鷹架層中部層，

鷹架層下部層で構成されている。 

各地盤における工学的性質を区分する岩盤分類については，参考 1-3-3 表に示す層

序となっており，このうち，薄層の砂岩・泥岩互層，限定箇所にしか出現しない礫岩，

粗粒砂岩及び中央地盤での解放基盤面下で出現する凝灰質砂岩を除く，主要な 10 岩

種（泥岩(上部層)，礫混り砂岩，砂岩・凝灰岩互層，軽石混り砂岩，砂質軽石凝灰岩，

凝灰岩，軽石凝灰岩，軽石質砂岩，細粒砂岩，泥岩(下部層)）について，岩石コア供
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試体による室内岩石試験を実施する。 

 

(b) 試料の準備、供試体整形 

試験対象となる鷹架層の主要 10 岩種のボーリングコア試料は、乱れの少ない状態

の良いものを選定して所定の寸法の供試体に整形し、脱気水槽に入れて飽和化を図る。 

12 時間以上の水浸、飽和化後、直径、高さ、質量を測定し、密度を算定する。 

 

(c) 弾性波速度測定 

まず，スペクトル比法での Q値算定に使用するため、JGS 2564-2020「岩石の弾性波

速度計測方法」に準拠し、P波速度と S波速度を測定する。 

測定により得られた P波速度𝑉௣と S波速度𝑉௦から、次式でポアソン比𝜈ௗ、剛性率𝐺ௗ、

ヤング率𝐸ௗを求める。 

𝜈ௗ ൌ
൫𝑉௣/𝑉௦൯

ଶ
െ 2

2൫𝑉௣/𝑉௦൯
ଶ
െ 2

 

𝐺ௗ ൌ 𝜌௧ ⋅ 𝑉௦
ଶ 

𝐸ௗ ൌ 2ሺ1 ൅ 𝜈ௗሻ ⋅ 𝐺ௗ 

 

(d) 拘束条件 

当該地点は，軟岩地盤であり，有効応力の影響が考えられることから，室内試験時

の拘束圧条件については，大気圧と封圧下の 2種類を考慮する。 

 

イ．大気圧下における Q値測定 

コア Q値測定装置の主な仕様を参考 1-3-4 表に示し、測定装置の概要図を参考 1-

3-6 図に示す。超音波波形の収録は、JGS 2564-2020「岩石の弾性波速度計測方法」

を参考にして大気圧下で行う。測定手順は以下のとおりである。 

・供試体の上下端面に薄く石膏を塗布して振動子を接着する。 

・その際、上下の振動子の感度方向を一致させる。 

・S波の伝播波形を収録する。S波の発振、受振には同じ形式の振動子を用い、そ

れぞれの透過波形の初動が明瞭になるよう励起電圧と波形収録時のゲインを調

整する。 
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参考1-3-4表  大気圧下のQ値測定装置の主な仕様 

名称 主な仕様 型番 メーカー 

振動子 

名称：横波垂直探触子 

共振周波数：1 MHz 

質量・寸法：約21g、15×15×20mm 

PY 1Z ジャパンプローブ 

ファンクション

ジェネレータ 

周波数範囲：1μHz～20MHz 

出力電圧：10mVp-p～20Vp-p 

出力波形：正弦波、矩形波他 

33220A 
アジレント・テクノ

ロジー 

プリアンプA 

増幅率：55dB（200kHz） 

周波数帯域：10kHz～5MHz（-3dB以

内） 

最大出力電圧：約7Vp-p 

A1002 富士セラミックス 

プリアンプB 

増幅率：20、30、40dB 

周波数帯域：2kHz～1.2MHz 

最大出力：2Vp-p以上 

9917 
エヌエフ回路 

設計ブロック 

デジタルオシロ 

（波形収録） 

サンプリング速度：100 MHz 

アナログ入力：2 CH 

垂直分解能：8 bits 

NR-350 キーエンス 

 

 

 

参考1-3-6図 Q値測定装置の概要図 
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ロ．封圧下における Q値測定 

Q 値測定装置の主な仕様を参考 1-3-5 表に示し、測定装置の概要図を参考 1-3-7

図に示す。 

封圧はシリンジポンプによって制御する。キャップとペデスタルの中に振動子を

組み込み、下端から超音波を発振し上端で透過波を受振する構造である。 

 

参考 1-3-5 表   封圧下の Q値測定装置の主な仕様 

名称 主な仕様 型番 メーカー 

⾼圧セル 
耐圧：150MPa 
⼨法（内）：φ100×h240mm 
シリンジポンプによる加圧 

− 汎⾼圧⼯業 

シリンジポンプ 
最⼤加圧⼒：51.7MPa 
シリンダ容量：266ml 
制御⽅式：定圧⼒，定流量 

260D ISCO 

振動⼦ 
名称：横波垂直探触⼦ 
共振周波数：1 MHz 
質量・⼨法：約 21g，15×15×20mm 

PY 1Z ジャパンプローブ 

ファンクション
ジェネレータ 

周波数範囲：1μHz〜20MHz 
出⼒電圧：10mVp-p〜20Vp-p 
出⼒波形：正弦波，矩形波他 

33220A アジレント 

電⼒増幅器 
周波数帯域：DC〜1 MHz 
⼊⼒電圧：最⼤ 10V 
増幅率：10〜100 倍 

4005 NF 回路 
設計ブロック 

プリアンプ A 

増幅率：55dB（200kHz） 
周波数帯域：10kHz〜5MHz（-3dB 以
内） 
最⼤出⼒電圧：約 7Vp-p 

A1002 富⼠セラミックス 

プリアンプ B 
増幅率：20，30，40dB 
周波数帯域：2kHz〜1.2MHz 
最⼤出⼒：2Vp-p 以上 

9917 NF 回路設計ブロ
ック 

デジタルオシロ 
（波形収録） 

サンプリング速度：100 MHz 
アナログ⼊⼒：2 CH 
垂直分解能：8 bits 

NR-350 キーエンス 

 

  

493



参考-38 

測定手順は以下のとおりである。 

 

・供試体の上下端面はペデスタルとキャップに薄く石膏を塗布して接着する。 

 キャップ、ペデスタルともに、弾性波形測定のための振動子を組み込んでいる。 

・上下のセンサの感度方向（S波の発振方向と受信方向）を一致させる。 

・水圧により封圧するため，供試体との水の出入りを遮断するため，メンブレン

を装着する。 

・セル（耐圧中空円錐形容器）を組み立てて水を注入する。 

・シリンジポンプ(微調整可能な注射器様のポンプ)により所定の拘束圧（採取深

度の全応力）を加えて試験時は一定に保持する。 

・S波の伝播波形を収録する。受信波形を増幅して，分析を実施する。 

 

なお、S 波の発振・受振には同じ振動子を用い、それぞれの透過波形の初動が明

瞭になるよう励起電圧(最低の共鳴電圧)と波形収録時のゲインを調整する。 
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参考 1-3-7 図  封圧下の Q値測定装置の概要 
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(d) スペクトル比法による Q値測定（拘束条件：大気圧下，封圧化下） 

スペクトル比法は、減衰が小さい（Q 値が大きい）標準試料と岩石試料を透過した

超音波波形を比較し、両者の FFT スペクトルの比から Q 値を評価する方法である

（Toksoz et al., 1979)。 

標準試料と対象とする試料の平面波の振幅は次のように表される。 

𝐴ଵሺ𝑓ሻ ൌ 𝑈଴ ⋅ 𝑒ିఈభ
ሺ௙ሻ௫ ⋅ 𝑒௜ሺଶగ௙௧ି௞భ௫ሻ ⋅ 𝐺ଵ  1）式 

𝐴ଶሺ𝑓ሻ ൌ 𝑈଴ ⋅ 𝑒ିఈమ
ሺ௙ሻ௫ ⋅ 𝑒௜ሺଶగ௙௧ି௞మ௫ሻ ⋅ 𝐺ଶ  2）式 

A(f) ： 振幅 

U0 ： 初期振幅 

f ： 振動数 

x ： 距離 ，t ：伝播時間 

k ： 波数（＝2πf／ν） 

ν ： 速度 

G ： 拡散、反射等を含む幾何学的因子 

α(f)  ： 振動数に依存する減衰係数 

添字 1、2 ： 標準試料(1)、対象試料(2)を表わす。 

式中の𝑒ିఈሺ௙ሻ௫が距離 xを伝播した波の減衰を示す。 

いま、α は振動数の線形関数であると考え、3)式で定義する。 

𝛼ሺ𝑓ሻ ൌ 𝛾𝑓      3）式 

ここで γ は定数であり Q値と次の関係がある。 

𝑄 ൌ 𝜋/𝛾𝜈      4）式 

対象試料と標準試料が幾何学的に同一（同一寸法、同じ振動子、同じ配置）で、か

つ G1/G2 が振動数に依存しないとすれば、フーリエ振幅比は 1)式を 2）式で除すこと

により次式で示される。 

஺భ
஺మ
ൌ

ீభ
ீమ
⋅ 𝑒ିሺఊభିఊమሻ⋅௙⋅௫     5）式 

上式の自然対数をとると次式となる。 

lnሺ𝐴ଵ/𝐴ଶሻ ൌ ሺ𝛾ଶ െ 𝛾ଵሻ ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑥 ൅ lnሺ𝐺ଵ/𝐺ଶሻ   6）式 

6）式で振幅比lnሺ𝐴ଵ/𝐴ଶሻを振動数に対してプロットしたときの直線の傾きからሺ𝛾ଶ െ

𝛾ଵሻを，切片からlnሺ𝐺ଵ/𝐺ଶሻを求めることができる。標準試料の Q 値が非常に大きけれ

ば γ1を 0とみなせるので対象試料の γ2は傾きから直接求めることができ 4）式から

Q 値を導くことができる。なお，G1/G2は測定試料の岩種によって変化し，同一岩種

内ではおおむね同様の値を取ると考えられている。 
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標準試料には岩石供試体と同じ形状のアルミ合金（A5056）を用い、岩石供試体と同

様の方法で透過波形を収録する。なお、Zemanek (1961)によれば、アルミの Q 値は

15×104という大きな値となっているので、γ1は 0とみなしても誤差はないことにな

る。 

 

スペクトル比法による Q 値の解析は

以下の手順で行う（参考 1-3-8 図参照）。 

 

① 標準試料と岩石供試体の波形データ

をそれぞれプロットし、全体傾向から

外れるデータや異常なノイズなどが

ないことを確認する。その際、初動が

到達する前の信号の平均値を DC 成分

として差し引く。 

② 原則として初動後の1波長分のデータ

を切り出し、Q値解析対象とする。 

③ FFT（Fast Fourier Transform）をか

けてフーリエスペクトルを計算する。 

④ 各周波数においてアルミの標準試料

に対する岩石供試体のスペクトル振

幅比の対数を求め、周波数との関係で

プロットする。佐藤（2012）を参考に、

③で求めたフーリエスペクトルの振

幅が、岩石供試体で最大となる周波数

から標準試料で最大となる周波数ま

での区間の勾配 aを求め、次式で Q値

を解析する。（右図の着色プロット区

間） 

𝑄 ൌ
గ⋅௫

௔⋅௩
           7）式 

ここでは、𝑥には供試体の高さを、𝑣

には弾性波速度測定で得られた S波速

度を用いる。 

 

 

 

 

 

 

  
参考 1-3-8 図 スペクトル比法による Q値の解析 

① 

② 

④ 

勾配 a 

③ 
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(e) パルスライズタイム法による Q値測定（拘束条件：大気圧下，封圧化下） 

パルスライズタイム法は、岩石試料を透過した超音波パルス透過波形の立ち上がり

時間（ライズタイム）から次式でQ値を評価する方法である（Gladwin & Stacey, 1974)。 

𝜏 ൌ 𝜏଴ ൅
஼⋅௧

ொ
      8）式 

τ：伝播波の初動のライズタイム 

τ0：入射波のライズタイム 

t：伝播時間 

C：比例定数 

 

比例定数 Cについては、Gladwin & Stacey (1974) は実験値として 0.53±0.04 を提

案しているが、今回は佐藤（2012）が波形シミュレーションによって求めた 0.293 を採

用する。 

ライズタイムτおよびτ0の算出方法については佐藤（2012）を参考とする。伝播波

の初動のライズタイムτは、参考 1-3-9 図のように初動後のピーク値をピークに至る

までの最急勾配で除して求める。なお最急勾配は、ノイズによる波形の乱れを考慮して、

初動からピーク値までの合計データ数の半分（参考 1-3-9 図①の場合、5データ）を範

囲として求める。入射波のライズタイムτ0 については、超音波振動子と受振子を直接

接触させた場合の振源波形からτと同様の方法で求める。 

岩石試料を透過した伝播波のライズタイムは、前述のスペクトル比法で収録した超

音波透過波の初動波形を用いる（参考 1-3-9 図②に例を示す）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 1-3-9 図 パルスライズタイム法による解析 

① 

② 

初動 

ピーク値 

τ0 の算出 

τの算出 
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4. 予定工程 

予定工程を第 4-1 表に示す。 

 

第 4-1 表 予定工程 

  

5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

孔名 仕様 実施班

中央地盤 R5-Q1 145 m Ａ班

中央地盤 R5-Q2 145 m Ｄ班

中央地盤 R5-Q6 145 m Ｃ班

AZ R5-Q8 145 m Ｂ班 Ｑ値解析▼

西側地盤 R5-Q5 145 m Ａ班

東側地盤 R5-Q3 145 m Ｂ班

東側地盤 R5-Q7 145 m Ｃ班

G14 R5-Q4 145 m Ｄ班

中央地盤 R5-Q9 145 m Ａ班

中央地盤 R5-Q10 145 m Ｅ班

中央地盤 R5-Q11 145 m Ｆ班

東側地盤 R5-Q12 145 m Ｄ班

（注）解放基盤面（標高-70m）を超える深さにＱ値用ダウンホールPS検層の余堀分を加えた深度

項　　目

2023年
8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

摘要 削孔長（注）

フ

ェ
ー

ズ
１

φ86mm

仮設 削孔

仮設 削孔

検層 Ｑ値解析▼

仮設 削孔 検層 Ｑ値解析▼

仮設 削孔 検層 Ｑ値解析▼

検層

フ

ェ
ー

ズ
２

φ86mm

仮設 削孔 検層 Ｑ値解析▼

仮設 削孔 検層 Ｑ値解析▼

仮設 削孔 検層 Ｑ値解析▼

仮設 削孔 検層 Ｑ値解析▼

フ

ェ
ー

ズ
３

φ86mm

仮設 削孔 検層 Ｑ値解析▼

仮設 削孔 Ｑ値解析▼

仮設 削孔 Ｑ値解析▼

仮設 削孔 検層 Ｑ値解析▼

とりまとめ

室内試験
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別紙 2-4 

表層地盤の物性値等に係る検討について 

 

 

 

 

 

 

  

・ 文中の下線部は令和５年８月 21 日に提出した「表層地盤の物性値

等に係る検討について」からの変更箇所を示す。 
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別紙 2-4-1 

 

1．はじめに 

本資料は，地盤モデルの設定パラメータとなる 4 因子のうち，表層地盤の

物性値等について，既認可時の地盤モデルを踏襲した地盤モデル（以下，「申

請地盤モデル」という。）との差分を確認するために，一般的・標準的な表

層地盤物性値の設定方法に基づく，データの整理結果を示すものである。  
建築物の設計において表層地盤の物性値を設定する場合，建築物近傍のボ

ーリング試験により得られたデータに基づき設定することが一般的な考え

方である。 

当該地点での表層地盤の物性値は，一般的な考え方のとおり，建物・構築

物の近傍のボーリングデータに基づき設定する。このとき以下の理由により

エリア全体の埋戻し土の物性は一様のものとして扱えることから設定は全

エリアのボーリング孔から得られるデータを用いて設定する。 

・当該地点の特性として建屋間の連携をとるために，複数の建物・構築物

をおおむね同時期に構築することから広範囲な掘削，埋戻しが実施され

ている。 

・建物・構築物周辺の埋戻しについては，一定の品質管理の下で均質性を

目標として施工されている。 

以上のことを踏まえ，本資料では，当該敷地における表層地盤（埋戻し土）

の均質性について，施工管理の観点から検討を行う。表層地盤(埋戻し土)の

物性値の設定については，本来の土質材料としての力学特性に基づき考察を

行い，さらに，数値統計理論により，物性値として与えるべき最適な統計的

モデルについて説明する。また，施工管理された埋戻し土においても一定の

ばらつきを有することを前提とし，埋戻し土が有する確率分布モデル（平均

と標準誤差による正規分布）を適用したモンテカルロシミュレーションによ

り不確かさに関する考察を行った。 

なお，表層地盤（流動化処理土）についても，その均質性について施工管

理の観点から検討を行い，物性値の設定について検討を行う。 
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2．埋戻し土の物性に係る検討 

2.1 均質性及び物性値設定について 

2.1.1 埋戻し土の施工管理状況 

埋戻し土の施工仕様及び管理基準について，施工仕様・基準一覧を第

2.1.1-1 表に，埋戻し工事の施工ブロック割位置図を第 2.1.1-1 図に示す。

第 2.1.1-1 表には，主な施工実績として，各工事における施工期間，施工

範囲，施工規模及び敷均し・転圧の仕様を示す。敷地内の埋戻し工事は，

敷地内北側が 1999 年以前,敷地内中央部から南側にかけては 2000 年以降

に施工している。また，第 2.1.1-2 表には，年代別の埋戻し土の材料基準

及び力学特性に係る品質管理基準を示す。 

埋戻し土の材料基準については，原地山の掘削土として段丘砂，六ヶ所

層及び鷹架層の岩ズリの多種の現地発生材をブレンドして埋戻すことか

ら，これらを所定の場所へ運搬する車両のトラフィカビリティー及び強度

（締固め度）を確保するため，埋戻し施工前の材料の粒度を物理的に均質

になるように設定する。また，材料の均質化にあたっては，埋戻し土が最

もよく締まる含水比を確保する必要がある。そのため，自然含水比の高い

材料については，ストックパイルヤードにおいて，バックホウにより混合・

攪拌・曝気することで粒度及び含水比調整を行う。この粒度及び含水比調

整した埋戻し土については，建物・構築物の建設工事の進捗に応じ，対象

箇所付近に運搬・仮置きし，場内小運搬により当該所定の場所に設置され

る。撒出し及び転圧にあたっては,各工事の着手前に実施する試験施工に

よって管理基準を定めたうえで施工している。この試験施工においては，

各工事で分別した掘削土毎に最もよく締まる含水比の確認を行い，得られ

た最大乾燥密度及び最適含水比から所定の強度及び締固め度を満足する

撒出し厚さ，転圧機械及び回数として締固め材料基準を定める。 

管理基準については，第 2.1.1-1 表に示すとおり，近隣施設との配置に

基づく施工幅等による制約で使用する重機等の施工方法が異なるが，両者

とも最大乾燥密度と最適含水比による締固め材料基準に基づき，締固めエ

ネルギーに応じて撒出し厚さ（20～50 ㎝/層）や転圧回数(3～6 回転圧)を

変動させており，敷地全体の埋戻し土の強度及び締固め状態について，埋

戻し施工後のトラフィカビリティー及び締固め度を確保するため，可能な

限り均質化できるように定めている。 

施工プロセスは上記のとおりであるが，品質管理においては，1999 年

以前はポータブルコーン試験による貫入抵抗，2000 年以降は締固め度に

より，施工結果を確認している。施工年代別の品質管理要領を第 2.1.1-2

図及び第 2.1.1-3 図に示す。また，その基準をもとに得られた品質管理記

録として，1999 年以前におけるコーン貫入抵抗 qc を第 2.1.1-4 図に，

2000 年以降における締固め度 Dc を第 2.1.1-5 図に示す。1999 年以前に

つ い て ， 一 部 デ ー タ は な い も の の お お む ね 管 理 目 標 値 で あ る qc＝

10kgf/cm2(≒ 0.1MPa)を満足しており，2000 年以降についても基準値であ

る締固め度 Dc＝90％以上を満足している。 
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埋戻し土の粒度分布図を第 2.1.1-6 図に示す。図中には，青線と赤線で

施工年代別に粒度分布を示す。図によれば，赤線で示す 2000 年以降の粒

度分布と青線で示す 1999 年以前の粒度分布は，施工年代に関わらず同程

度の粒度分布範囲に収まっており，品質管理データがない埋戻し工事 B の

KT-3 及び KT-9 の粒度分布にも偏りや明瞭な傾向の違いは認められない。

一部データがない範囲（埋戻し工事 B，対象となるボーリング孔：KT-3 及

び KT-9）について N 値によりデータの補足をする。第 2.1.1-7 図によれ

ば，施工年代別の N 値の平均値及びばらつきは，同程度の範囲に収まって

おり，品質管理データがない埋戻し工事 B の KT-3 及び KT-9 についても

ばらつきの範囲内にあることを確認した。 

なお，事業変更許可申請書における強度特性との関連を考察すると，土

の締固め管理として 1999 年以前はポータブルコーン試験により，一軸圧

縮強度 qu≧0.2MPa を目標に管理を行っており，せん断強度は，τ＝qu／

2＝0.2／2＝0.1MPa である。第 2.1.1-8 図に埋戻し土の強度特性として

1999 年以前と 2000 年以降を合わせた非排水せん断強度と圧密応力の関

係を示す。埋戻し土の非排水せん断強度は，深度 10m 相当で 0.11MPa 程度

の値が得られている。敷地全体の埋戻し土の強度については，第 2.1.1-8

図に示すとおり，1999 年以前と 2000 年以降で同程度の値となっている。 

以上のことから，敷地内すべての埋戻し工事における施工プロセスはほ

ぼ同等であり，埋戻し土は均質を目標に施工されており，一定のばらつき

の範囲内で管理されている。  
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第 2.1.1-2 表  埋戻し土の材料基準及び力学特性に係る品質管理一覧 

（設工認に係る補足説明資料 耐震設計の基本方針に関する地盤の支持性能

について[耐震地盤 01]から引用して加筆） 

 1999 年以前  2000 年以降  

材料基準  段丘砂(中位段丘) 

最大乾燥密度，最適含水比  

ブレンド材(鷹架層及び六ヶ所層) 

最大乾燥密度，最適含水比  

施工手順    

管理基準  コーン貫入抵抗 𝑞௖ ≧ 1.0MPa  (目標値 ) 

𝑞௨ ൌ 0.2 ൈ 𝑞௖ ൌ 0.2 ൈ 1.0 ൌ 0.2MPa※ １  

 

締固め度 D c≧90％  

※１ 再処理施設，廃棄物管理施設及び MOX 燃料加工施設の事業変更許可申請書における埋戻し土の強度

特性のうち，非排水せん断強度  𝑠௨ ൌ 0.049 ൅ 0.761𝑝 ሺMPaሻ より  

深度 10m 相当の圧密応力 𝑝 ൌ 0.08MPaのとき， 𝑠௨ ≒ 0.11MPaとなる。  

 

 

 

  

ストックパイルヤード

埋戻し箇所付近

混合・攪拌
（バックホウ）

積込・運搬
（バックホウ・ダンプ）

現場仮置き

投⼊
（バックホウ・クラムシェル）

撒出し・敷均し
（ブルドーザ）

（品質管理）
最⼤乾燥密度
最適含⽔⽐

転圧
（振動ローラ、タンパ）

次⼯程引渡し

⼩運搬
（バックホウ、ダンプ）

（品質管理）
ポータブルコーン貫⼊試験
転圧回数

（品質管理）
撒出し厚さ

ストックパイルヤード

埋戻し箇所付近

混合・攪拌
（バックホウ）

積込・運搬
（バックホウ・ダンプ）

現場仮置き

投⼊
（バックホウ・クラムシェル）

撒出し・敷均し
（ブルドーザ）

（品質管理）
細粒分含有率Fc＝30％以下
最⼤粒径:150mm以下
最⼤乾燥密度
最適含⽔⽐

転圧
（振動ローラ、タンパ）

次⼯程引渡し

⼩運搬
（バックホウ、ダンプ）

（品質管理）
締固め度
転圧回数

（品質管理）
撒出し厚さ
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第 2.1.1-1図  施工ブロック割位置図 
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第 2.1.1-2図  1999年以前の品質管理要領 
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第 2.1.1-3図  2000年以降の品質管理要領 
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第 2.1.1-4 図  品質管理記録 

（1999 年以前，コーン貫入抵抗 qc） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.1-5 図  品質管理記録 

（2000 年以降，締固め度 Dc） 
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第 2.1.1-6 図  施工年代別の粒度分布 

 

 

第 2.1.1-7 図  施工年代別の N 値 
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第 2.1.1-8 図  埋戻し土の強度特性（非排水せん断強度と圧密応力の関係） 

（再処理施設，廃棄物管理施設及びMOX燃料加工施設の事業変更許可申請書より抜粋して加筆） 

 
  

回帰式（試験数 12）
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2.1.2 埋戻し土の物性値設定について 

埋戻し土については，ボーリング柱状図を確認した上で，物理特性試験

及び PS 検層に基づき解析物性値を設定している。埋戻し土のボーリング

柱状図及び物理・力学特性を参考 1 に示す。 

埋戻し土のせん断波速度（Vs）は，深くなるとおおむね大きくなる傾向

を示しており，土質材料の力学特性における拘束圧依存と整合する結果を

示している。 

 

第 2.1.2-1 図 埋戻し土の湿潤密度及び動せん断弾性係数の回帰式と標準誤差 

（再処理施設，廃棄物管理施設及び MOX 燃料加工施設の事業変更許可申請書より抜粋） 

 

第 2.1.2-1 図に埋戻し土の解析用物性値のうち，湿潤密度（以下，ρt

という。）と動せん断弾性係数（以下，G0 という。）を示す。埋戻し土の物

性値として，ρt=1.82+0.0028D（ g/cm3），G0＝ 60.7+8.2D (MPa) (D＝深度：

GL+m)を設定した。いずれも深度方向に物性値が増加しており，深度依存

の 1 次回帰により整理できる。G0 については，G0＝ρ t・Vs2 で与えられる

ことから，参考 1 に示した埋戻し土の Vs が一定であってもρt が深度依

存していれば，G0 は深度方向に大きな値となる。 

なお，埋戻し土の解析用物性値については，JEAG4601-2008 に基づき，

拘束圧の影響を考慮した表示として深度依存式を用いて，「再処理施設，

廃棄物管理施設及び MOX 燃料加工施設の事業変更許可申請書」における

基礎地盤安定性評価において，第 2.1.2-1 図に示した解析用物性値（ρt

と G0 に深度依存を考慮した回帰式）を適用している。ばらつきについて

は，母集団の平均値の区間推定であることから標準誤差を深度方向に等差

で与えている。 

回帰式（試験数93）

ρt＝ｂ ＋ａＤ

ａ=

ｂ =

8

2.8E-03

1.82

0

10

20

30

40
1.0 1.5 2.0 2.5

深
度

D
(m

)

湿潤密度ρｔ (g/cm3)

回帰

標準誤差0.08

回帰式（試験数93）

G 0＝ｂ ＋ａＤ

ａ=

ｂ =

8.20

60.7

0

10

20

30

40

50
0 100 200 300 400

深
度

Ｄ
(m

)

動せん断弾性係数G0 (ＭPa)

回帰

標準誤差47.6
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また，第 1 回申請における安全冷却水 B 冷却塔（A4B）の竜巻防護ネッ

トの液状化検討（FLIP:砂の応力-ひずみと過剰間隙水圧モデル）において

は，第 2.1.2-2 図に示すとおり，第 2.1.2-1 図に示した埋め戻し土の G0

のデータを用いた，有効拘束圧に応じた指数関数の拘束圧依存式(FLIP 関

数形指定)を適用している。なお，図中には，深度依存の１次回帰も示す。 

 

第 2.1.2-2 図  液状化応答解析の初期せん断弾性係数 G0 物性値 
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2.1.3 埋戻し土の均質性について 

当該地点の埋戻し土は，敷地内北側が1999年以前,敷地内中央部から南

側にかけて2000年以降に施工しており，施工時期から大別すると前者が

1994年～1996年の3年間，後者が2000年～2003年の4年間で主要な埋戻し工

事を実施している。この施工時期の違いに基づき，先述した第2.1.2-1図の

埋戻し土の物性値（ρt，G0）を施工年代別に分類したものを第2.1.3-1図

に示す。 

 

第 2.1.3-1 図  施工年代別の物性値（ρt，G0）  

 

図に示す値は，PS検層（ダウンホール方式）によるVsと同孔から採取さ

れたρ tによるデータセット（解析用物性値を算定するための調査・試験

結果データ）から算定した値である。図によれば，ρt及びG0の分布は青色

の1999年以前と赤色の2000年以降で同様のばらつきの範囲に入っている

ことがわかる。なお，参考２にボーリング孔毎のG0と測定深度の関係を示

す。 

ここで，G0を算定したデータセットのVsに着目する。第2.1.3-2図に第

2.1.2-1図のG0算定時に使用したVs分布図を示す。Vsの回帰式は，埋戻し土の深

度範囲2.5m～17.5mでは，0.2km/s～0.35km/sの速度範囲に分布し，深度依存を示

す。 
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第 2.1.3-2 図  埋戻し土の物性値(Vs)   第 2.1.3-3 図  G0 回帰の比較 

 

計測データによるVs分布の回帰及び標準誤差と先の第2.1.3-1図のρ tの回

帰及び標準誤差から当該地点でのG0の取りうる範囲を想定した。第2.1.3-

3図に，ρtのμ(平均),±σ(ばらつき)とVsのμ(平均),±σ(ばらつき)の

掛け合わせとして9組の回帰（色付き線）とデータセットから得られたG0

の回帰及び標準誤差(黒線)を示す。なお，G0の回帰は，ρt(一次式)とVs2(2

次式 )との掛け算であることから深度方向に向かって発散する3次関数と

なる。事業変更許可申請書における標準誤差(±1σ)の回帰は等差（深度

方向に一定の標準誤差）で与えていることから平均値からのばらつきをデ

ータセットから得られたG0の深度依存勾配(+8.2D： D=深度)に固定して，

ρtとVsのμ，±σの組み合わせの回帰を行った（参考３）。 

図の凡例では，各線についてρ tに用いた回帰及びVsに用いた回帰をそ

れぞれの線色(赤，青，橙)及び線種(実線，破線，一点鎖線)で表示してい

る。図によれば，それぞれの回帰から算定したG0の回帰は，線種で分けた

Vsの回帰に依存しており，それぞれでρtが+σの場合には，G0が若干大き

くなる傾向を示し，ρtが-σの場合には，G0が若干小さくなる傾向となっ

ている。ここでは，ρ tの回帰とVsの回帰におけるばらつきの全ケースを

算定したが，均質を目標とした材料であることからρ tは平均値が推定量

として相応しいものとした場合，Vsの+1σ（赤破線），-σ(赤一点鎖線)は，

データセットから得られたG0のμ(平均),±σ(ばらつき)回帰と一致する。

したがって，当該地点でのG0の取りうる範囲は，データセットから得られ

たG0のμ(平均),±σ(ばらつき)回帰に収まることを確認した。 

次に，データセットのうち偏りが見られたρtに回帰の平均値を用いて，
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離散的なVsから得られるG0分布について考察する。第2.1.3-1図に示した

埋戻し土のエリア全体のデータサンプリングにおいては，均質を目標とし

て施工したものであることから,平面的・深さを含め網羅的に行っており，

統計的に十分なデータセット（ρt，G0）が得られている。しかし，年代別

に分けた時には，それぞれのデータセットのうち，ρ tの深度に関するサ

ンプリング範囲が限定的であるため，G0を対象として両施工年代の物性値

を比較評価することが難しいものとなっている。そこで，全ボーリング孔

の埋戻し土範囲で共通に計測されているPS検層（ダウンホール方式）のVs

を用いて施工年代別のVs分布の整理を実施した。 

 

 

第 2.1.3-4 図  ボーリング柱状図による Vs と離散化 Vs（全 15 孔） 

 

埋戻し土のVsについて，参考１の埋戻し土の柱状図から全ボーリング孔

（15孔）及び施工年代別に整理した結果を第2.1.3-4図に示す。なお，図

中には，深度１m区間ごとのVs（離散化Vsと呼ぶ）の平均値を〇印で示し

ている。図によれば，寒色系で示す1999年以降のVs分布と暖色系で示す

2000年以降のVs分布は，施工年代にかかわらず0.1km/s程度から0.35km/s

の速度範囲で分布し，離散化Vsの平均値（〇印）は深度依存の傾向を示し

ている。 
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第 2.1.3-5図  施工年代別のVsと離散化Vs 

 

第2.1.3-5図には，施工年代別のVs分布とそれぞれの離散化Vsの平均値

を●印で示す。図によれば，施工年代別には，深度依存の傾向が若干異な

ること，2000年以降のPS検層は17m程度の浅層となっていることから，施

工年代別のG0を同程度のデータ数により評価するため，先の第2.1.3-1図

に示したデータセットによるρ tの平均値回帰を用いてVs分布による離散

化Vsの平均値から補完した1m毎のG0（補完G0と呼ぶ）を両施工時期で比較

することとした。第2.1.3-6図に1999年以前，2000年以降の補完G0の値を

それぞれ青●印，赤●印，補完G0の深度回帰を青線と赤線で示す。また，

先の第2.1.2-1図に示した事業許可申請書に記載している計測データセッ

トから算定したG0の物性値及び標準誤差(±１σ)の深度回帰を黒線及び

緑・紫破線で示している。 
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第 2.1.3-6 図  施工年代別の Vs 平均から求められる G0 分布と回帰 

 

図によれば，1999 年以前，2000 年以降の G0 の分布は，各施工時期いず

れも深度依存を示すとともに，敷地内全体平均の標準誤差(±σ)の±１σ

程度のばらつきになっている。 

せん断弾性波(S 波)は，表層地盤を伝播する際に周辺岩盤を包絡した平

均的な挙動を示すことがモンテカルロシミュレーション結果（参考４(1)）

から得られており，それぞれの平均値である回帰分布がばらつきの範囲に

収まっていることから，埋戻し土の物性値は，図中の黒線で示す平均値の

回帰で与えられるものと考える。また，2000 年以降の G0 には，標準誤差

をわずかに超えるものもあるが，当該地点の確率密度分布を考慮したモン

テカルロシミュレーション（参考４(2)）に基づけば，第 2.1.3-7 図に示

す概念図のとおり，1999 年以前と 2000 年以降の回帰は，平均の標準誤差

のばらつき内の青矢印の範囲，赤矢印の範囲に収まっている。黒線で示す

平均値に標準誤差の確率密度分布を与えてもほぼ平均値と等しくなるこ

とから，＋１σに同様の確率密度分布のばらつきを与えても＋１σの深度

依存回帰を与えたものと加速度応答と等しくなる。 
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第 2.1.3-7 図  標準誤差範囲の確率密度分布の概念図 

 

上記のことを確認するため，第 2.1.3-6 図に示した 1999 年以前，2000

年以降の G0 の分布を用いて，2 次元周波数応答解析を実施した（参考４

(3)）。 

第 2.1.3-8 図に，計測データによる G0 の平均及び標準誤差±1σ回帰と

1999 年以前，2000 年以降の補完 G0（Vs を用いて離散化した G0）による基

礎底面位置での加速度応答スペクトルの比較を示す。図によれば，2000 年

以降の G0 分布による加速度応答スペクトル（赤線）は，建屋の固有周期

帯である 0.2s～0.33s 区間では計測データの平均による加速度応答スペ

クトル（黒線）とほぼ一致している。1999 年以前の G0 分布による加速度

応答スペクトル（青線）は，計測データの平均による加速度応答スペクト

ル（黒線）に比べて短周期側に水平にシフトするものの計測データによる

G0 の標準誤差±1σ（緑線：＋σ，紫線：-σ）の加速度応答スペクトルに

包絡されることが確認できた。 

これらのことから，施工年代別の G0 分布の回帰が標準誤差±1σ以内に

収まっていれば，設計時に標準誤差を考慮することで G0 分布回帰の年代

別の差異は包絡できるものと考える。 
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第 2.1.3-8 図  各 G0 回帰による加速度応答スペクトルの比較 
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2.2 数値統計学に基づく埋戻し土の物性値(G0)の最尤モデル 

2.1.1 に述べたように当該地点の埋戻し土は，均質な施工管理が実施さ

れており，動的変形特性については，深度方向依存の物性値を示している。

そこで，得られた試験データから現状における統計学的に最も適した物性

値の設定方法について検討を行った。 

得られたデータからその元となる構造を推定する，あるいは，将来，起

こることを予測する手法は統計的モデリング*1 と呼ばれている。統計的モ

デリングは，客観的に存在するものではなく，解析する対象に関する知識

や期待，経験や過去のデータに基づく知識から解析の目的に応じて作られ

る。統計的モデルによって，特定のモデルが得られても実際の対象物が厳

密にそのモデルに従って変動しているわけではなく，他の要因の影響も受

けると考えるべきである。しかし，統計的モデルは真の構造を正確に表現

しているかどうかではなく，必要とする情報を取り出すために適当かどう

かということである。良いモデルを用いれば良い結果が得られるが，不適

切なモデルを用いれば，良い結果が期待できない。そのモデリングでは，

正確さ（偏りとばらつき），複雑さ（適用のしやすさやパラメータの数），

物理的意味との整合性などの種々の視点があり，出来具合にも優劣がある。

この場合，パラメータの数や次数を増やせば増やすほど，その測定データ

との適合度を高めることができるが，その反面，ノイズなどの偶発的な（測

定対象の構造と無関係な）変動にも無理に合わせてしまうため，同種のデ

ータには合わなくなることもある。 

そのようなモデルの良さの評価を行う手法として，情報量規準があり，

主観性を持ったモデルの良さを客観的に評価するものである。 

代表的な情報量規準として AIC（Akaike Information Criterion: 赤

池情報量基準*1）があり，以下の式で表される。 

 

AIC ൌ െ2･ ln 𝐿 ൅ 2𝑘 

 

ここで L は最大尤度，ｋは自由パラメータの数である。 

各標本(観測データ)の確率分布が正規分布の場合， 

 

AIC ൌ෍ ln൫2𝜋𝜎௜
ଶ൯ ൅ 2𝑘 ൌ෍ ln𝜎௜

ଶ ൅ 2𝑘 ൅ 𝑛 ln 2𝜋

௡

௜ୀ଴

௡

௜ୀ଴

 

AIC ൌ෍ ln𝜎௜
ଶ ൅ 2𝑘

௡

௜ୀ଴

 

 

と表せる。𝑛 は標本サイズ，𝜎௜  は各標本の標準誤差である。2 行目は，定

数項を省略した値である。それに加えさらに，各標本の標準誤差が等しい

場合は， 
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AIC ൌ 𝑛 lnሺ2𝜋𝜎ଶሻ ൅ 2𝑘 ൌ 𝑛 ln𝜎ଶ ൅ 2𝑘 ൅ 𝑛 ln 2𝜋 

AIC ൌ 𝑛 ln𝜎ଶ ൅ 2𝑘 

 

AIC は，数理統計理論を駆使して編み出したモデル選択指標のパラダイ

ムであり，この値が小さいほど良いモデル（＝選択すべきモデル）という

基準を定量的に示すものである*2。  

先述したように，パラメータを多くすると残差平方和を小さくできるが，

統計的モデリングにおいてはバランスが大事であり，誤差が同じ程度なら

予測値との乖離を少なくするにはパラメータ数の少ないモデルを選ぶべ

きである。 

上記の AIC を埋戻し土の G0 の深度依存回帰の指標に適用し，現状の試

験結果の統計情報からモデルに与えるべき最適（最尤：最も尤もらしい）

な地盤物性値モデルを検討した。 

第 2.2-1 図（第 2.1.3-1 図の主要箇所拡大図）に，埋戻し土の動的変形

特性として用いるρt，G0 の深度分布と深度依存回帰式を示す。第 2.2-2

図に既往データの 0 次（平均），1 次関数回帰，2 次関数回帰のフィッティ

ングと回帰式（最小二乗法）を示す。数値統計学的なフィッティングの良

否を定量的に評価するため，第 2.2-3 図に各次数に対する AIC(オレンジ

線)と残差平方和(青線)を示す。AIC は，0 次(平均)に比べると 1 次回帰で

大きく減少し，2 次，3 次と次数が増えるのに伴い緩やかに減少する。誤

差（残差平方和）が同程度であれば，パラメータの少ないモデルが適切と

考えられる。 

 

（参考文献） 

*1 小西貞則，北川源四郎：情報量規準,シリーズ予測と発見の科学２,

朝倉書店，208pp， 2004 

*2 唐沢好男：AIC(赤池情報量規準)を学ぶ,Technical Report YK-048,

電気通信大学，http://www.radio3.ee.uec.ac.jp/ronbun/TR_YK_048_

AIC.pdf， 19pp， 2020. 
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第 2.2-1 図  埋戻し土の湿潤密度と動せん断弾性係数の回帰式と標準偏差 

 

 
第 2.2-2 図  動せん断弾性係数 G0 の任意次数回帰  
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第 2.2-3 図  既往データによる AIC の算定結果（AIC・残差～次数関係） 

 

2.3 まとめ 

当該地点の埋戻し土の動的変形特性のうち Go については，一般的な土

質材料であることから土質力学的には拘束圧依存を示し，品質管理された

均質材料であることから深度依存(均質であれば深度方向に拘束圧が大き

くなる)を示すものと判断される。 

埋戻し土は，材料基準及び管理基準に基づき均質を目標に施工されてお

り，動的変形特性は一定のばらつきに収まっている。 

数理統計理論に基づく AIC による最尤推定モデルとしては，0 次(平均)

よりも 1 次回帰（深度依存）の方が小さな値となり，2 次，3 次と次数が

増えるのに伴い緩やかに減少するものの誤差（残差平方和）が同程度であ

れば，パラメータの少ないモデルが適切であることと合わせると 1 次関

数回帰式がより選択すべきモデルとの指標が得られ，統計的(予測)モデル

としては最適と考える。 

せん断弾性波(S 波)は，面的に周辺の地盤特性を取り込みながら伝播す

るため，埋戻し土の深度範囲での G0 の平均値となる G0 回帰が±1σ内に

収まれば，設計時にばらつきを考慮することによりその影響を包絡できる

ものと考える。 

埋戻し土の物性値については，均質を目標として施工されており，全敷

地範囲における埋戻し土の統計データ(15 孔，93 個(G0))としては満足し

ているものの，平面的に採取されていない箇所や第 2.1.3-1 図における

1999 年以前の 12m～ 16m，2000 年以降の 14m 以深などの深部データに一部
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偏りがあるため，設定した物性値の特性を補足することを目的として追加

調査を実施する（参考５）。 

取得データにより，平面的に一定のばらつきに収まっていること及び深

度依存性を確認する。なお，取得データは，新たなデータとして物性値に

加えて変更するものではなく，今回設定した物性値について，ばらつき及

び深度依存特性が同等であることを確認し，信頼性の向上を図るものであ

る。 
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3．流動化処理土の物性に係る検討 

3.1 均質性及び物性値設定について 

3.1.1 流動化処理土の施工管理状況及び均質性 

流動化処理土は，建物・構築物の基礎掘削を行った地下部の埋戻しに際

し，施設近傍や狭隘部における施工性向上を目的に適用している。流動化

処理土の施工仕様及び管理基準について，施工仕様・基準一覧を第 3.1.1-

1 表に，埋戻し工事の施工ブロック割位置図を第 3.1.1-1 図に示す。図中

には，流動化処理土の PS 検層ボーリング孔位置も示す。なお，先に示し

た第 2.1.1-1 図は埋戻し土を施工した当初の位置状況を示しており，そ

の後，現在に至るまで施設建設及び地盤改良が実施され更新されている。 

流動化処理土は，流動化処理土 B を除いて，品質管理指標の違いにより

2 つのグループに分かれるものと考えられる。第１グループは，品質管理

指標 qu が 0.2MPa～ 0.3MPa，第２グループは，品質管理指標 qu≧0.6MPa

以上である。 

第１グループは，第 3.1.1-1 図の流動化処理土の施工ブロック割位置

図において，ハッチングの入っていないライトブルーで示す流動化処理土

の埋戻し工事範囲である。図中には事業変更許可申請書において，流動化

処理土（事業変更許可申請書における名称：流動化処理土 A）の解析用物

性値を算定したボーリング位置を示しているが，いずれも第１グループで

ある。第２グループは，同図において，ライトブルーに斜めハッチあるい

はドットで示している範囲で DB 建屋，DC 建屋，BB 建屋，CB 建屋の南側

表層地盤及び緊急時対策建屋（AZ），第１保管庫・貯水所（G13），第２保

管庫・貯水所（G14）周辺の埋戻し工事で用いている。 

流動化処理土の材料基準及び力学特性に係る品質管理基準を第 3.1.1-

2 表に示す。流動化処理土の施工・品質管理は，所定の材料基準，施工手

順及び管理基準により実施され，一定の品質となるよう材料基準（第１グ

ループ：固化材（セメント）65～95kg/m
3
程度，第２グループ固化材（セ

メント）120，150kg/m
3
添加）を定め，施工を行っている。 

流動化処理土の施工については，施設近傍のクレーン架台基礎及び狭隘

部施工あるいは架台埋戻しを目的としているため，掘削した六ヶ所層に所

定のセメントを添加させた置換工法を採用している。 

流動化処理土の品質管理要領を第 3.1.1-2 図に示す。流動化処理土に

おいては，品質確認頻度及び一軸圧縮強度 qu による品質確認方法が規定

されている。 

品質管理としては，第１グループでは一軸圧縮強度 qu が 3.0kgf/cm2（≒

0.3MPa）以上（一部管理値を 0.2MPa と設定している箇所あり）になるよ

う管理が行われている。第２グループでは，一軸圧縮強度 qu が 6.5kgf/cm2

（≒0.66MPa）以上（一部管理値を 0.6MPa と設定している箇所あり）にな

るよう管理が行われている。 

第 3.1.1-3 図に第１グループの流動化処理土(qu≧ 3.0kgf/cm2)及び第

２グループの流動化処理土（qu≧6.5kgf/cm2）の品質確認結果を示す。第
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１グループの一軸圧縮強度 qu の平均値は，0.43～0.68MPa の範囲に仕上

がっており，第２グループの一軸圧縮強度 qu の平均値では，埋戻し工事

F②で 1.1MPa(10.8kgf/cm2)，埋戻し工事Ｍ①で 1.2MPa，埋戻し工事Ｍ②

で 1.3MPa の値となっており，第１グループの平均値よりも高い値となっ

ている。 
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※ 流動 化 処 理 土 Ｂに つ い て は EB2 廻 り に 限 定的 に 使 用 し てい る 。  

第 3.1.1-1 図  施工ブロック割位置図 

※

KEY-PLAN 
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第 3.1.1-2 表  流動化処理土の密度及び力学特性に係る品質管理一覧 

材料

基準 

使用材料：六ヶ所層 

セメント添加：65～ 95kg/m3 程度（第１グループ） 

       120， 150kg/m3 程度（第２グループ） 

施工

手順 

 

管理

基準 

第１グループ： 𝑞௨ ≧ 3.0kgf/𝑐𝑚ଶ ≒ 0.3MPa 

（一部 𝑞௨ ≧ 0.2MPa） 

第２グループ： 𝑞௨ ≧ 6.5kgf/𝑐𝑚ଶ ≒ 0.66MPa 

（一部 𝑞௨ ≧ 0.6MPa） 

  

製造プラント機材
搬入・組立

流動化処理土製造

運搬
（ミキサー車）

購入砂
運搬・ストック

流動化処理土製造ヤード仮置きヤード

小運搬
（バックホウ、ダンプ）

固化材搬入
（セメント）

キャリブレーション

打設
（コンクリートポンプ車）

埋戻し箇所付近

次工程引渡し

（品質管理）
・超音波速度試験
・一軸圧縮試験
・透水試験

圧送・打設
（定置式コンクリートポンプ）
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第3.1.1-2図  流動化処理土に関する品質管理要領 

（設工認に係る補足説明資料 耐震設計の基本方針に関する建物・構築物周

辺の設計用地下水位の設定について[耐震建物13]から引用） 
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第 3.1.1-3 図  流動化処理土に関する品質確認結果 
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3.1.2 流動化処理土の物性値設定について 

流動化処理土については，ボーリング柱状図を確認した上で，物理特性

試験及び PS 検層に基づき解析物性値を設定している。流動化処理土のボ

ーリング柱状図及び物理・力学特性を参考６に示す。 

流動化処理土のせん断波速度（Vs）には，顕著な深度方向への依存性は

認められず，４孔の平均として 480m/s（標準偏差 50.5）の値が得られて

いる。 

第 3.1.2-1 図に流動化処理土（第１グループ）の解析用物性値のうち，

ρt と G0 の値を示す。ρt は，深さ方向に関係なくばらつきを有しており，

Vs とρ t から算出した G0 は，深度方向に剛性が高くなる傾向が見られる

ものの，流動化処理土はセメント添加による人工材料であるため，一般的

に土質材料のような拘束圧依存による深度依存は見られないと考えられ

ることから，第 3.1.2-1 図に示すように，G0 の平均値 380MPa を設定して

いる。 

第 3.1.2-2 図に流動化処理土（第２グループ）の解析用物性値のうち，

ρt と G0 の値を示す。ρt は，第１グループと同様に深さ方向に関係なく

ばらつきを有している。Vs とρ t から算出した G0 については深さ方向に

関係なくばらつきを有しており，深度依存は見られず， G0 の平均値は

812MPa となっており，ρt，G0 ともに平均値を設定する。 

なお，流動化処理土(第１グループ)の解析用物性値については，「再処

理施設，廃棄物管理施設及び MOX 燃料加工施設の事業変更許可申請書」に

おける基礎地盤安定性評価において，第 3.1.2-1 図に示した解析用物性

値（湿潤密度と動せん断弾性係数）を平均値として適用している。 
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第3.1.2-1図 流動化処理土（第１グループ）の湿潤密度及び動せん断弾性係数の平均と標準偏差 

（再処理施設，廃棄物管理施設及び MOX 燃料加工施設の事業変更許可申請書より抜粋） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第3.1.2-2図 流動化処理土（第２グループ）の湿潤密度及び動せん断弾性係数の平均と標準偏差 
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3.2 流動化処理土の物性設定のまとめ 

第１グループ及び第２グループの流動化処理土は，規定範囲のセメント

添加による人工材料で一定の品質管理の下で施工されていることを確認

した。セメント添加材料であることから土質材料のような拘束圧依存によ

る深度依存は見られないと考えられることから，材料（セメント添加量，

母材等）としてのばらつきと考え，深度依存のない平均値として地盤物性

値を設定した。 
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4．表層地盤のまとめ 

本資料においては，一般的・標準的な手法による表層地盤の物性値等を設

定した。今後，基本地盤モデルの設定にあたっては，上記の設定結果を用い

る。また，基本地盤モデルの設定においては，一部建屋において，実際に表

層地盤に埋め込まれているものの，埋め込みを考慮していない建屋について

は，埋め込みを考慮した状態で設定する。 

なお，緊急時対策建屋（AZ），第１保管庫・貯水所（G13）及び第２保管庫・

貯水所（G14）は，参考７(1)に示すとおりオープン掘削による広がりをもっ

た掘削範囲の内側は流動化処理土により埋め戻されており，外側には地山

(高位段丘層，六ケ所層等)が存在することから，流動化処理土の特徴を考慮

し，「基本地盤モデル」における表層地盤を設定する。 

表層地盤の設定について，2 次元周波数応答解析手法によりその影響検討

を実施した。当該位置の流動化処理土は，前述の第２グループであることか

ら基礎地盤安定解析での表層物性値（地山）に流動化処理土(第２グループ)

の動的変形特性を用いて影響検討を実施した（参考７(2)）。その結果，建屋

近傍の掘削領域のみを流動化処理土で置換したケースと表層全領域（側方

境界まで）を流動化処理土としたケースでは，基礎岩盤の応答に顕著な違い

がないことから周辺地盤の影響よりも流動化処理土の物性値が支配的であ

ることを確認した。  
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参考１ 

 

埋戻し土のボーリング柱状図について 
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参考 1-1 

 

本編 2.1.2 埋戻し土の物性値設定の検討における事業変更許可申請書で

設定した埋戻し土のボーリング柱状図及び物理・力学特性を参考 1-1 図～参

考 1-15 図に示す。 
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参考 1-2 

 

 

 

参考1-1図  ボーリング柱状図（KT-3孔） 
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参考 1-3 

 

 

参考1-2図  ボーリング柱状図（KT-5孔） 
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参考 1-4 

 

 

参考1-3図  ボーリング柱状図（KT-9孔） 
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参考 1-5 

 

 

参考1-4図  ボーリング柱状図（No.2孔） 
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参考 1-6 

 

 

参考1-5図  ボーリング柱状図（No.7孔） 
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参考 1-7 

 

 

参考1-6図  ボーリング柱状図（No.8孔） 
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参考 1-8 

 

 

参考1-7図  ボーリング柱状図（No.9孔） 
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参考 1-9 

 

 

参考1-8図  ボーリング柱状図（a-1孔） 

 

 

  

548



参考 1-10 

 

 

参考1-9図  ボーリング柱状図（a-4孔） 
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参考 1-11 

 

 

参考1-10図 ボーリング柱状図（b-2孔） 
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参考 1-12 

 

 

参考1-11図 ボーリング柱状図（b-4孔） 
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参考 1-13 

 

 

参考1-12図 ボーリング柱状図（TY-20-1孔） 
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参考 1-14 

 

 

参考1-13図 ボーリング柱状図（TY-20-2孔） 
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参考 1-15 

 

 

参考1-14図 ボーリング柱状図（TY-20-3孔） 
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参考 1-16 

 

 

参考1-15図 ボーリング柱状図（TY-20-5孔） 
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参考２ 

 

埋戻し土のボーリング孔における G0 と測定深度の 

関係について 
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参考 2-1 

 

本編 2.1.3 埋戻し土の均質性の検討における埋戻し土のボーリング孔に

おける G0 と測定深度の関係について参考 2-1 図～参考 2-2 図に示す。 
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参考 2-2 

 

 

 

 

参考 2-1 図 ボーリング孔毎の埋戻し土の G0（1999 年以前） 
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参考 2-3 

 

 

  

 

参考 2-2 図(1) ボーリング孔毎の埋戻し土の G0（ 2000 年以降） 
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参考 2-4 

 

  

  

 

参考 2-2 図(2) ボーリング孔毎の埋戻し土の G0（ 2000 年以降） 
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参考 2-5 

 

 

 

 

参考 2-2 図(3) ボーリング孔毎の埋戻し土の G0（ 2000 年以降） 
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参考３ 

 

データセットの Vs による G0 回帰について 
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参考 3-1 

 

本編2.1.3 埋戻し土の均質性の検討で示したデータセットのVsによるG0

の回帰方法について説明する。 

動的変形特性に用いるG0は，参考3-1図に示すPS検層（ダウンホール方式）

によるVsと同孔から採取されたρt（ノギス法）によるデータセットから算定

した値の統計量(平均，標準偏差)として表されるのが一般的である。ここで

は，G0を算出する元データであるρtとVsの統計量の観点からそれぞれの平均

と標準誤差の組み合わせから得られるG0の分布について整理を行った。 

参考3-1図には，ρ tとVsの値を〇印で平均値の回帰を赤線，標準誤差を黒

破線で示した。これらのρtのμ(平均),±σ(ばらつき)とVsのμ(平均),±σ

(ばらつき)の掛け合わせとして9組の回帰とデータセットから得られる離散

化したG0の平均及び標準誤差を参考3-2図示す。離散化したG0は，ρ t(一次式)

とVs2(2次式)との式から深度方向に発散する3次関数となる。一般的に，標準

誤差は，等差で与えることから事業許可申請における標準誤差(±1σ)の回帰

も等差で与えており，平均値のG0の深度依存勾配を固定して，ρ tと Vsのμ，

±σの組み合わせの回帰を行った。 

参考3-3図にそれぞれの回帰の組み合わせによる回帰結果を示す。図の凡例

では，各線の前表示がρtに用いた回帰，後表示がVsに用いた回帰でそれぞれ

の線色(赤，青，橙)，線種(実線，破線，一点鎖線)で表示している。図によ

れば，それぞれの回帰から算定したG0の回帰は，線種（実線：平均Vs，破線：

+σVs，一点鎖線：-σVs）で分けたVsの回帰に依存しており，それぞれのVs

に対してρtが+σの場合には，G0が若干大きくなる傾向を示し，ρtが-σの場

合には，G0が若干小さくなる傾向となる。 
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参考 3-2 

 

 

参考 3-1 図 ρ t，Vs の深度分布図(データセット) 

   

参考 3-2 図 G0 分布図(離散化)  参考 3-3 図  G0 回帰図(深度依存固定) 
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参考４ 

 

物性値の不確実性に関するパラメータスタディ 
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参考 4-1 

 

(1) ばらつきを有する表層地盤の加速度応答 

地震時のせん断弾性波（S波）は，地表面に向かって面的に振動しなが

ら伝播してくる。当該地点の埋戻し土は平面的にも均質な品質となるよう

に管理されていることから地盤の加速度応答は，周辺岩盤を包絡した平均

的な挙動を呈するものと考えられる。 

そこで，表層地盤（埋戻し土）のばらつきの確率密度分布を表層部にラ

ンダムに与えた場合の加速度応答による平均とばらつきの比較及び表層

地盤（埋戻し土）の深度依存も考慮した場合の不確からしさ(ばらつきの

特徴)についてモンテカルロシミュレーションを用いて検討した。 

この検討では，参考4-1図に示すような簡易的に地表から20mを表層地盤

（埋戻し土），T.M.S.L.+35m～ -70mの層厚105mを岩盤部としたモデルを設

定した。解析手法は，2次元周波数応答解析の解析コード（Super FLUSH/2D）

を用いて，建屋の基礎底面相当位置（岩盤上限面）での応答加速度の考察

を行った。解析に用いた物性値を参考4-1表に示す。 

表層地盤については，埋戻し土のG0の全データ（N＝93）について，平

均値と標準偏差を算定すると，それぞれG0＝ 131MPa，σ＝56MPaが算出さ

れる。この統計量に基づき，参考4-2図に示すような正規分布による標準

偏差±1σの物性値を表層地盤要素840個に対してランダムに設定した。岩

盤部については，平均的な岩盤の細粒砂岩層の解放基盤面相当のG0を一様

に与え，表層地盤20mに対しては，埋戻し土の統計的な確率密度を用いて，

モンテカルロシミュレーション（N＝200回)を実施した。 
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参考 4-2 

 

 

 

参考4-1図  解析モデル図（深度方向依存なし） 

参考4-2図  表層地盤の確率密度分布の例(G0分布，ヒストグラム) 

 

参考4-1表  解析モデル物性諸元 

項目 仕様 備考 

モデルサイズ 幅168m×深さ125m  

要素数 埋戻し土： 840 

鷹  架  層：1176 

 

境界条件 側方：自由境界 

底盤：粘性境界 

 

表層物性値 

(200モデル) 

G0＝ 131(MPa) 

σ＝56(MPa) 

ν d＝ 0.39 

h＝ 0.03 

G0の平均，標準偏差は，

全サンプル（N＝93）の

平均値 

岩盤物性値 G0＝ 1600MPa 

ν d＝ 0.38 

h＝ 0.03 

細粒砂岩解放基盤相当 

入力地震動 Ss-A 

（ T.M.S.L.－ 70m： 2E入力） 

 

T.M.S.L.+55m 

T.M.S.L.+35m 

T.M.S.L.-70m 

G
0
（

M
P
a
）

 

埋 戻し 土 (20m) 

岩 盤 (105m) 
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参考 4-3 

 

解析結果として，参考4-3図に岩盤上限面（参考4-1図における出力位置）

の加速度応答スペクトルを示す。参考4-1図の岩盤上限面の加速度応答ス

ペクトルの結果によれば，表層地盤20mに埋戻し土の有する確率密度分布

で独立に物性値を与えたとしても，図中赤線で示す平均値の均質地盤の加

速度応答スペクトルとおおむね一致し，平均値とばらつきの関係が確認さ

れた。 

 

 

参考4-3図 モンテカルロシミュレーションにおける加速度応答スペクトル 
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参考 4-4 

 

(2) ばらつきを有する地盤の実現象範囲 

表層地盤のG0を深度依存と考えたモデルにおいて，起こりうる事象の範

囲についてパラメータスタディを実施した。 

ここでは，表層地盤について，深度毎（１メッシュ毎）に±1σの標準

誤差の確率密度を平面的にランダムに与えたモデルと深度方向依存の平

均値及び±1σを与えたモデルの岩盤上限面の加速度応答スペクトルを比

較する。参考4-4図に解析モデル図，参考4-2表に解析に用いた物性諸元を

示す。 

 

 

(1)深度方向依存ランダムモデル例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

(2) 深度方向依存平均モデル例(＋1σ) 

 

参考4-4図  解析モデル図（深度方向依存考慮）  
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参考 4-5 

 

参考4-2表  解析モデル物性諸元 

項目 仕様 備考 

モデルサイズ 幅168m×深さ125m  

要素数 埋戻し土： 840 

鷹  架  層：1176 

 

境界条件 側方：自由境界 

底盤：粘性境界 

 

表層物性値 

(200モデル) 

G0＝ 60.7+8.20D(MPa) 

G0標準誤差＝47.6(MPa) 

D：深度(m) 

ν d＝ 0.39 

h＝ 0.03 

正規分布 

（事業変更許可申請に

お い て 設 定 し た 物 性

値） 

岩盤物性値 G0＝ 1600MPa 

ν d＝ 0.38 

h＝ 0.03 

細粒砂岩解放基盤相当 

入力地震動 Ss-A 

（ T.M.S.L.－ 70m： 2E入力） 

 

 

解析結果として，参考 4-5 図に岩盤上限面（参考 4-4 図における出力位

置）の加速度応答スペクトルを示す。表層地盤に深度方向依存のばらつき

を与えたケース（赤線：均質，グレー：ばらつき）においても加速度応答

スペクトルは，平均値を均質に与えた加速度応答スペクトルとおおむね一

致することを確認した。また，表層地盤に深度方向依存の±1σを均質物

性として与えたケース（＋σ：緑線，－σ：青線）の加速度応答スペクト

ルは，それぞれ表層地盤の固有周期が変化する方向（＋σは低周期側，－

σは高周期側）へおおむね平行に移動する。平均値の赤線とばらつきのグ

レーがほぼ一致することから，±1σでばらつきを有していても加速度応

答スペクトルはこの範囲にほぼ収まることが確認できた。 
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参考 4-6 

 

 

参考4-5図 モンテカルロシミュレーションにおける加速度応答スペクトル 
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参考 4-7 

 

(3) 施工年代別の補完G0による加速度応答スペクトルの比較 

参考 4-6 図に示す 1999 年以前，2000 年以降の補完 G0 の分布を用いて，

2 次元周波数応答解析を実施し,加速度応答スペクトルの比較を実施した。 

参考 4-6 図 施工年代別の Vs 平均から求められる G0 分布と回帰 

 

1999 年以前           2000 年以降 

参考 4-7 図 解析モデル図（深度方向依存考慮） 

 

参考 4-7 図に解析モデル図，参考 4-3 表に解析に用いた物性諸元を示

す。なお，計測データによる G0 の平均回帰モデルについては，前述の参

考 4-2 表の回帰平均及び標準誤差±1σの物性諸元と同様である。 

 

 

 

 

 

岩 盤 (1 0 5 m )  

出力位置(基礎底面) 

岩 盤 (1 0 5 m )  

出力位置(基礎底面) 

 + 5 5 m  

T . M . S . L .  

 + 3 5 m  

 - 7 0 m  
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参考 4-8 

 

 

参考 4-3 表 解析モデル物性諸元 

項目 仕様 備考 

モデルサイズ 幅168m×深さ125m  

要素数 埋戻し土： 840 

鷹  架  層：1176 

 

境界条件 側方：自由境界 

底盤：粘性境界 

 

表層物性値 1999年以前のG0（ 1m離散平均） 

2000年以降のG0（ 1m離散平均） 
νd＝0.39 

h＝ 0.03 

参考4-6図参照 

岩盤物性値 G0＝ 1600MPa 

ν d＝ 0.38 

h＝ 0.03 

細粒砂岩解放基盤相

当 

入力地震動 Ss-A 

（ T.M.S.L.－ 70m： 2E入力） 

 

 

参考 4-8 図に，計測データによる G0 の平均回帰及び標準誤差±1σ，

1999 年以前，2000 年以降の Vs を用いて離散化した補完 G0 による基礎底

面位置での加速度応答スペクトルの比較を示す。図によれば， 2000 年以

降の G0 分布による加速度応答スペクトル（赤線）は，計測データの平均

回帰による加速度応答スペクトル（黒線）とほぼ一致（建屋固有周期帯の

0.2s～0.5s では一致）している。1999 年以前の G0 分布による加速度応答

スペクトル（青線）は，計測データの平均回帰による加速度応答スペクト

ル（黒線）に比べて短周期側に水平にシフトするものの計測データによる

G0 の標準誤差±1σ回帰（緑線：＋σ，紫線：-σ）の加速度応答スペクト

ルにおおむね包絡されることが確認できた。 
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参考 4-9 

 

 

参考4-8図  各G0回帰による加速度応答スペクトルの比較 
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参考 4-10 

 

(4) まとめ 

表層地盤（埋戻し土）の平均値とばらつきを考慮したモンテカルロシミ

ュレーションの結果から表層地盤全体のG0が一定の確率密度分布（品質管

理下の限定的なばらつき）を有していれば，平均値で与えた均質地盤の加

速度応答スペクトルとおおむね一致することが確認できた。また，施工年

代別の補完G0分布の回帰が標準誤差±1σ以内に収まっていれば，標準誤

差を考慮することで加速度応答スペクトルはほぼ包絡される。 
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参考５ 

 

表層地盤の物性値等に係る追加調査について 
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参考 5-1 

 

本編 2.3 埋戻し土のまとめにおけるボーリング調査データの追加取得について，調

査計画を以下に示す。 

 

（１）埋戻し土の物性調査 

埋戻し土の G.L.-20m までの動的変形特性に係る物性値について，敷地全体におけ

る施工年代も合わせた深度依存特性及びばらつきの分布性状を把握する。調査結果

については，基本地盤モデルに適用する埋戻し土の解析用物性値のばらつき及び深

度依存特性が同等であることを確認し，信頼性の向上を図る。 

 

（２）調査内容 

動せん断弾性係数 G0 については，「2.1.2 埋戻し土の物性値設定について」で示

した埋戻し土の物性設定において，平面的に採取されていない箇所及び埋戻し土の

深部における湿潤密度ρt とせん断波速度 Vs のデータ取得に係る調査・試験を実施

する。試験方法は既往のデータ取得と同様に JIS A 1225「土の湿潤密度試験方法」

及び JGS 1122-2012「地盤の弾性波速度検層方法」を参考とする。 

 

（３）調査位置 

調査候補位置を参考 5-1 図に示す。選定の考え方については，以下のとおりとす

る。なお，図に示す埋戻し土の範囲は，埋戻し工事直後の形状のため，現状では，施

設または設備が設置された箇所あるいは地盤改良が実施された箇所もあり，変更あ

るいは実施できない可能性がある。 

 

・平面的に既往孔と間隔が空いているところ 

・深度依存特性を把握するため，深部まで埋戻し土が施工されているところ 

 

上記を踏まえ，以下に示す箇所を追加調査候補地として選定する。各年代における

選定数の振り分けについては、第 2.1.1-1 表に示すとおり，施工量として 1999 年以

前は全体に対し２割程度，2000 年以降は８割程度であり，比例的であることから妥

当であると考える。 

 

a. 1999 年以前（3孔程度） 

・平面的に採取されていない領域である KT-3 孔と KT-9 孔の間において埋戻し土

施工深さが深いと想定される箇所（追加③） 

・KT-3 孔と No.7 及び No.8 の間において埋戻し土施工深さが深いと想定される箇

所（追加④及び追加⑤） 

b. 2000 年以降（11 孔程度） 

・掘削領域北側の AE 建屋廻りにおいて埋戻し土施工深さが深い箇所（追加①及び

追加②） 

・掘削領域中央部の平面的に採取されていない領域である KA 建屋北側及び AA 建

屋西側（追加⑥及び追加⑦），GA 建屋北側（追加⑧）及び AB 建屋東側（追加⑨） 

・掘削領域東側の平面的に採取されていない領域である CA 建屋東側（追加⑩） 
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参考 5-2 

 

・掘削領域南側の平面的に採取されていない CB 建屋西側（追加⑪），AD 建屋南側

（追加⑫），DA 建屋西側（追加⑬）及び DC 建屋東側（追加⑭） 

 

（４）調査工程 

調査工程を参考 5-1 表に示す。本調査は別紙 2-3 に示す岩盤の減衰定数に係る調

査と併せて実施する。 
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参考 5-3 

 

 

参考 5-1 図 調査位置図 
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参考 5-4 

 

 

参考 5-1 表 調査工程 

 

 

摘要 仕様 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

事務手続き

仮設・削孔 20m/孔程度

弾性波速度検層 JGS-1122

とりまとめ

項目

14孔程度

2023年
12月

着手準備

14孔程度

8月 9月 10月 11月
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参考６ 

 

流動化処理土のボーリング柱状図について 
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参考 6-1 

 

本編 3.1.1 流動化処理土の施工管理状況及び均質性の検討における事業

変更許可申請書で設定した流動化処理土のボーリング柱状図及び物理・力学

特性を参考 6-1 図～参考 6-4 図に示す。 
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参考 6-2 

 

 

参考6-1図  ボーリング柱状図（a-3孔） 
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参考 6-3 

 

 

参考6-2図  ボーリング柱状図（a-4孔） 
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参考 6-4 

 

 

参考6-3図  ボーリング柱状図（b-1孔） 
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参考 6-5 

 

 

参考6-4図  ボーリング柱状図（b-2孔） 
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参考７ 

 

緊急時対策建屋（AZ），第１保管庫・貯水所（G13）

及び第２保管庫・貯水所（G14）の表層地盤 
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参考 7-1 

 

(1) 緊急時対策建屋（AZ），第１保管庫・貯水所（G13）及び第２保管庫・

貯水所（G14）の配置断面図 

緊急時対策建屋（AZ），第１保管庫・貯水所（G13）及び第２保管庫・貯

水所（G14）周辺の流動化処理土については，施工プロセスによる入り組

んだ打設構造となっていることから周囲の地山状況（六ケ所層，高位段丘

堆積層，中位段丘堆積層等）も合わせ参考 7-1 図に各断面図を示す。 
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参考 7-2 

 

 

参考 7-1 図(1) 建物・構築物の周囲にある表層の配置断面図（AZ・G13）  
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参考 7-3 

 

 

参考 7-1 図(2)  建物・構築物の周囲にある表層の配置断面図（G14）  
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参考 7-4 

 

(2) 2 次元周波数応答解析による表層地盤の影響検討 

東側地盤の緊急時対策建屋（AZ），第１保管庫・貯水所（G13）及び第２

保管庫・貯水所（G14）においては，オープン掘削による広がりをもった

掘削範囲の内側は流動化処理土等により埋め戻されており，外側には地山

(高位段丘層，六ケ所層等)が存在する。これらの特徴を考慮し，「基本地

盤モデル」における表層地盤の設定方法について検討する。 

ここでは，2 次元周波数応答解析手法を用いて，本来の建屋近傍の流動

化処理土とその周辺地山の等価な表層地盤と一次元波動論で設定する一

様地盤での応答加速度スペクトルを比較する。 

参考 7-1 表に解析に用いた物性値一覧を示す。鷹架層については，暫定

的に東側地盤の平均的な G0 分布を適用し，表層部については，建屋周辺

の掘削部のみを流動化処理土（第２グループ）としたものと解析モデルの

表層地盤全領域に渡って流動化処理土（第２グループ）に設定した 2 ケー

スとした。なお，建屋はモデル化していない。 

参考 7-1 表に AZ 建屋基礎地盤に与えた解析用物性値を示す。解析モデ

ルには，事業許可申請と同様の値を設定した。また，流動化処理土（第２

グループ）は，第 3.1.2-2 図に示すρt と G0 の平均値を用いた。なお，動

的変形特性のうち，G/G0～γ，h～γ のひずみ依存特性は，流動化処理土

(第１グループ)の値を流用した。 

参考 7-2 図には，解析モデルの設定物性値の違いを確認するため，AZ

建屋の NS 方向断面及び EW 方向断面の Vs 分布図示す。図によれば，建屋

近傍の流動化処理土とその周辺地山を用いたケースでは，等価線形化法に

より収束した Vs(G0 換算)は小さな値となって，境界近傍まで分布する。 

参考 7-3 図に AZ 建屋底盤位置の岩盤（MMR 上限）の加速度応答スペク

トルを示す。解析結果によれば，参考 7-3 図(1)に示す AZ 建屋 NS 断面の

水平方向の加速度応答スペクトルは，両ケースで顕著な差は認められない。 

参考 7-3 図(2)に示す AZ 建屋 EW 断面の加速度応答スペクトルについても

水平方向，鉛直方向ともにほぼ同様の値を示している。 

上記のことから両ケースの応答に顕著な違いがないことから建屋底盤

位置での加速度応答は，周辺地盤の影響よりも建屋周辺の流動化処理土の

物性値が支配的であることを確認した。 
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参考 7-5 

 

参考 7-1 表 解析用物性値 

  

G 0 G/G 0～γ h～γ

（MPa） （%） （%）

PH
(lm，M1，H5)

189 1.89 0.45

R 303 1.73 0.41

fl 32.4+4.02･D 1.66+3.3×10-3･D 0.42

流動化処理土 812 1.71 0.40

凝灰岩
(～T.M.S.L+23.0m)

538 1.60 0.435 線形 3

軽石凝灰岩
(T.M.S.L+23m～-18m)

855 1.56 0.407 線形 3

軽石質砂岩
(T.M.S.L-18m～-70m)

1403 1.77 0.381 線形 3

細粒砂岩
(解放基盤)

1601 1.85 0.37 線形 3

9000 2.35 0.167 線形 5

・Dは深度（G.L.-m）を示す。

ν d

MMR

ρ t

（g/cm3）

鷹架層

表層

1
1 ൅ 15.4･γ଴.଼ଽଵ

γ
0.0570γ ൅ 0.00824

൅ 1.81

1
1 ൅ 5.91･γ଴ .଻ହ଼

γ
0.0829γ ൅ 0.00582

൅ 1.18

1
1 ൅ 9.27･γ଴.ଽଽଶ

γ
0.0438γ ൅ 0.0150

൅ 1.74

1
1 ൅ 9.63･γଵ.଴ଵ

γ
0.0798γ ൅ 0.0150

൅ 1.48
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参考 7-6 

 

  

参考 7-2 図(1) AZ 建屋（NS 方向）解析断面 Vs 分布図 

 

 

参考 7-2 図(2) AZ 建屋（EW 方向）解析断面 Vs 分布図 
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参考 7-7 

 

  

参考 7-3 図(1) AZ 建屋（NS 方向）底盤位置の応答スペクトル比較

（h=5%） 

（h=5%） 
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参考 7-8 

 

 

参考 7-3 図(2) AZ 建屋（EW 方向）底盤位置の応答スペクトル比較 

（h=5%） 

（h=5%） 

595



 

 

 

 

 

参考８ 

 

表層地盤の物性値の与え方による影響について 
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参考 8-1 

 

令和 5 年 4 月 22 日審査会合において，表層地盤の物性値に係る感度分析

にあたって，一定の仮定を設けた直下物性を設定した場合の入力地震動の算

定結果を示した。感度分析結果における直下物性と平均物性による入力地震

動の算定結果の差について，参考 8-1 図及び参考 8-2 図に示す結果より以下

のとおり考察した。 

感度分析において考慮した物性値設定のうち，平均物性については，埋戻

し土が人工材料であることを踏まえ，敷地内における調査結果等に基づき，

深度依存性を考慮した平均的な物性値を設定している。 

一方，直下物性としている建屋近傍の単独孔における物性値については，

PS 検層データに基づき，参考 8-1 図(b)及び参考 8-2 図(b)に示す赤線または

青線のとおり，回帰式による深度依存性が無い条件を仮定して設定している。 

AB 建屋については，埋戻し土の G0 は計測深度で平均±1σを超えているに

もかかわらず，平均深度依存回帰の加速度応答スペクトルは近似している。

また，AC 建屋の埋戻し土は，G0 は計測深度で平均値に等しいにもかかわらず

加速度応答スペクトルは乖離している。 

この結果は，AB 建屋，AC 建屋で設定した物性値による表層地盤の固有周期

と鷹架層境界と表層地盤境界のインピーダンス(弾性波速度差)の違いによる

もので，AB 建屋は，2 段階で設定した埋戻し土の固有周期と平均回帰による

固 有 周 期 が ， た ま た ま 一 致 し た こ と と 鷹 架 層 境 界 と 表 層 地 盤 境 界

(T.M.S.L.+35m)のインピーダンス比が一致したためと考えられる。AC 建屋は，

計測深度で平均値に等しいが一定値を用いているため，G0 が低くなることか

ら 応 答 ス ペ ク ト ル は 長 周 期 側 に シ フ ト し ， 鷹 架 層 境 界 と 表 層 地 盤 境 界

(T.M.S.L.+35m)のインピーダンス比が大きいことから振幅も大きくなってい

る。 

表層地盤（埋戻し土）は，人工材料であり，均質を目標に施工されている

ことから，単独孔からの取得データはばらつきの中の 1 つの値であり，一般

的に拘束圧依存性を有し，深度方向に G0 が大きくなることが考えることから

埋戻し土の物性値を統計的な数値として平均値の深度依存回帰を用いた値を

用いて入力地震動を算定することが適切であると考えられる。 
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参考 8-2 

 

 

 

  

(a)感度分析結果 (b)平均物性と直下物性の 

設定値の違い 

参考 8-1 図 入力地震動の感度分析結果（AB 建屋） 

 

 

 
 

(a)感度分析結果 (b)平均物性と直下物性の 

設定値の違い 

参考 8-2 図 入力地震動の感度分析結果（AC 建屋） 

 

（点線は建物の1次固有周期を示す）

①表層地盤に平均物性を設定(深さ依存あり)

②表層地盤に直下物性を設定(深さ依存なし)

【感度分析】
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（点線は建物の1次固有周期を示す）

①表層地盤に平均物性を設定(深さ依存あり)

②表層地盤に直下物性を設定(深さ依存なし)

【感度分析】
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