
中部電力株式会社 
事象：共通 

浜岡３号炉－共通－1 Rev.3 

タイトル 日常劣化管理事象（△）及び日常劣化管理事象以外（▲）の分類について 

説明 

 

高経年化技術評価書の各機器の技術評価書において，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象：△）及び高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外：▲）としたそれぞ

れの事象の判断基準を以下に示す。 

なお，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の分類は，図１－１に示すフロ

ーに従い実施している。 

 

イ．想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考えがたい経年劣化事象であ

って，想定した劣化傾向に基づき適切な保全活動を行っているもの。（日常

劣化管理事象：△） 

具体的には，以下に記載する考え方に該当する経年劣化事象を選定してい

る。 

 ① 主要６事象※に該当しないものであって，日常的な保守管理において時間

経過に伴う特性変化に対応した劣化管理が的確に行われている経年劣化

事象をいう。 

 

※：原子力規制委員会の「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」

に示された「低サイクル疲労」，「中性子照射脆化」，「照射誘起型応力腐食割れ」，

「２相ステンレス鋼の熱時効」，「電気・計装品の絶縁低下」及び「コンクリー

トの強度低下及び遮蔽能力低下」をいう。 

 

ロ．現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等に

より，今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さい

と考えられる経年劣化事象。（日常劣化管理事象以外：▲） 

具体的には，下記に記載する考え方に該当する経年劣化事象を選定してい

る。 

① 現在までの運転経験から得られたデータにより，今後も経年劣化の進展が

考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象。

② 使用条件（設計条件）により，今後も経年劣化の進展が考えられない，又

は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象。 

③ 使用条件と材料試験データ等との比較により，今後も経年劣化事象の進展

が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事

象。 

日常劣化管理事象以外と分類した機器については，その判断基準をまとめ

た一覧を添付資料１－１に示す。 
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図１－１．経年劣化事象の分類フロー 

 

 

 

添付資料１－１ ＰＬＭ評価劣化事象一覧 
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ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（1/49）

1 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 制御棒駆動水ポンプ
増速機，油ポンプ，油タン
ク，油冷却器，配管及び
弁

炭素鋼，鋳鉄が使用されているため，腐食が想定される。
しかしながら，内面については内部流体が潤滑油であり，腐食が発生し難い環境にある。外
面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

2 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食）
制御棒駆動水ポンプ
余熱除去封水ポンプ
原子炉機器冷却水ポンプ

軸受箱

軸受箱は鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，内面については内部流体が潤滑油であり，腐食が発生し難い環境にある。外
面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

3 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食）
余熱除去封水ポンプ
原子炉機器冷却水ポンプ

ケーシング，ケーシングカ
バー外面

ケーシング，ケーシングカバーは炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

4 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食）
余熱除去ポンプ
高圧炉心スプレイポンプ

ディスチャージヘッド外面

ディスチャージヘッドは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

5 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 原子炉機器冷却水ポンプ 主軸，ケーシング接液部

主軸，ケーシングはそれぞれ炭素鋼，炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が冷却水（防錆剤入り）であるため，腐食の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

6 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食）
制御棒駆動水ポンプ
原子炉機器冷却水ポンプ
原子炉冷却材浄化ホールディングポンプ

取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており,腐食が発生する可能性は小さい。また，これ
までの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する｡

①② ②

7 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食）
余熱除去ポンプ
高圧炉心スプレイポンプ

メカニカルシール冷却器

余熱除去ポンプ，高圧炉心スプレイポンプのメカニカルシール冷却器の胴材料は炭素鋼が
使用されていることから，腐食が想定される。
しかしながら，内面については，内部流体が冷却水（防錆剤入り）であるため，腐食が発生
する可能性は小さい。外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置され
ていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

8 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食）

制御棒駆動水ポンプ
余熱除去封水ポンプ
原子炉機器冷却水ポンプ
原子炉冷却材浄化ホールディングポンプ
余熱除去ポンプ
高圧炉心スプレイポンプ
原子炉冷却材浄化ポンプ

ベース（スタンド）

ベース（スタンド）は炭素鋼又は鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

9 ポンプ ターボポンプ 粒界型応力腐食割れ
余熱除去封水ポンプ
余熱除去ポンプ

サイクロンセパレータ

サイクロンセパレータはステンレス鋼であり，内部流体が100℃以上の純水であることから，
粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，余熱除去封水ポンプサイクロンセパレータの通常使用温度は100℃以下であ
り，余熱除去ポンプサイクロンセパレータの材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料
であるため，応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

10 ポンプ ターボポンプ 粒界型応力腐食割れ 余熱除去ポンプ メカニカルシール冷却器

メカニカルシール冷却器の伝熱管はステンレス鋼であり，内部流体が100℃以上の純水で
あることから，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，メカニカルシール冷却器伝熱管の材料は応力腐食割れの感受性を低減した
材料であるため，応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

11 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 原子炉機器冷却海水ポンプ 基礎ボルト

基礎ボルトは低合金鋼であり，基礎ボルト全体がコンクリートに埋設されており，コンクリー
トが中性化した場合は腐食が想定される。
しかしながら，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られてお
らず，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①

12 ポンプ ターボポンプ 摩耗

制御棒駆動水ポンプ
原子炉冷却材浄化ホールディングポンプ
原子炉機器冷却海水ポンプ
余熱除去ポンプ
高圧炉心スプレイポンプ
原子炉冷却材浄化ポンプ

主軸

すべり軸受を使用している主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定される。
しかしながら，主軸はステンレス鋼であり，軸受はホワイトメタル，カーボン又は合成ゴムで
あり，これまでの目視点検にて有意な摩耗は認められていない。また，制御棒駆動水ポンプ
の軸受には潤滑剤が供給され，主軸と軸受間に油膜が形成される構造となっており，主軸
の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

13 ポンプ ターボポンプ 粒界型応力腐食割れ 原子炉冷却材浄化ポンプ 主軸

主軸はステンレス鋼であり，使用環境から粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，溶接部が存在する部分の温度は制御棒駆動水圧系からのパージ水により
100℃未満となることから，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

14 ポンプ ターボポンプ 腐食（エロージョン）

制御棒駆動水ポンプ
余熱除去封水ポンプ
原子炉機器冷却水ポンプ
原子炉冷却材浄化ホールディングポンプ
原子炉機器冷却海水ポンプ
余熱除去ポンプ
高圧炉心スプレイポンプ
原子炉冷却材浄化ポンプ

羽根車

ポンプ内部でキャビテーションが発生すると羽根車表面に腐食が生じ，ポンプ性能に影響を
及ぼすことが想定される。
しかしながら，ポンプはキャビテーションを起こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込
ヘッド）を満たすよう設計段階において考慮されており，この大小関係は経年的に変わるも
のではないことから，腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

15 ポンプ ターボポンプ 高サイクル疲労割れ

制御棒駆動水ポンプ
余熱除去封水ポンプ
原子炉機器冷却水ポンプ
原子炉冷却材浄化ホールディングポンプ
原子炉機器冷却海水ポンプ
余熱除去ポンプ
高圧炉心スプレイポンプ
原子炉冷却材浄化ポンプ

主軸

主軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイ
クル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において高サイクル疲労割れが発生しないように考慮され
た設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

16 ポンプ ターボポンプ
フレッティング疲労割
れ

制御棒駆動水ポンプ 主軸

他プラントにおいてフレッティング疲労による主軸損傷事象が発生しており，羽根車が主軸
に焼き嵌めにより固定されるポンプの主軸は，フレッティング疲労割れが想定される。
しかしながら，ポンプケーシングがダブルボリュート構造であること，制御棒駆動水ポンプは
多段昇圧ポンプであることから，吐出流体による回転方向水平荷重がバランスされる設計
であり，変動応力が生じる可能性の小さい構造であるため，フレッティング疲労割れが発生
する可能性は小さい。また，国内外BWRプラントではこれまで当該部のフレッティング疲労
割れ事象が報告された事例は無い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

17 ポンプ ターボポンプ 摩耗 制御棒駆動水ポンプ
増速機歯車及び潤滑油
ユニット油ポンプ歯車

増速機歯車及び潤滑油ユニット油ポンプ歯車は，歯面が接触することによる摩耗が想定さ
れる。
しかしながら，歯車には潤滑油が供給されていることから，摩耗が発生する可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（2/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

18 ポンプ ターボポンプ
高サイクル熱疲労割
れ

原子炉冷却材浄化ポンプ 羽根車

他プラントにおいて，原子炉冷却材浄化ポンプの羽根車ボス部に高温の炉水と低温のパー
ジ水の混合に伴う熱疲労が原因と推定される割れ事象が発生した。この事象を受け，現在
のパージ水量（5L/min程度）は高サイクル熱疲労割れが発生する可能性が小さいことを評
価している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

19 ポンプ ターボポンプ 疲労割れ
余熱除去ポンプ
原子炉冷却材浄化ポンプ

ケーシング及びアダプタ

余熱除去ポンプのケーシング，原子炉冷却材浄化ポンプのケーシング，アダプタは，温度変
化により有意な熱過渡を受け，低サイクル疲労割れが発生することが想定される。
しかしながら，余熱除去ポンプのケーシングは，有意な熱過渡を生じないように，暖気運転
により温度差を極力小さくするように管理している。また，原子炉冷却材浄化ポンプのケー
シング及びアダプタの温度変化は，原子炉側と同様に55℃/h以下に抑えられ，有意な熱過
渡を受けないことから，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

20 ポンプ ターボポンプ 熱時効 原子炉冷却材浄化ポンプ 羽根車及びケーシング

羽根車及びケーシングの材料はステンレス鋳鋼であり，また高温純水中にあるため，熱時
効による材料の靭性低下が想定され，この状態でき裂が存在する場合には小さな荷重でき
裂が進展し，不安定破壊を引起こす可能性がある。
しかしながら，「平成８年度プラント長寿命化技術開発に関する事業報告書」（平成９年３月
財団法人　発電設備技術検査協会）においては，BWRの炉水温度（約280℃）における熱時
効による材料への影響は大きくないとしているため，熱時効が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

21 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 制御棒駆動水ポンプ
潤滑油ユニット配管のフ
ランジボルト・ナット，埋込
金物，ラグ，サポート

「配管の技術評価書」と評価内容は同一であることから，当該の評価書を参照。 ①② －

22 ポンプ ターボポンプ 高サイクル疲労割れ 制御棒駆動水ポンプ
潤滑油ユニット配管の小
口径配管

「配管の技術評価書」と評価内容は同一であることから，当該の評価書を参照。 ② －

23 ポンプ ターボポンプ 疲労割れ 制御棒駆動水ポンプ 潤滑油ユニット弁の弁棒 「弁の技術評価書」と評価内容は同一であることから，当該の評価書を参照。 ② －

24 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 制御棒駆動水ポンプ

潤滑油ユニット油ポンプ
モータ（低圧，屋内，全
閉）のフレーム，エンドブ
ラケット，端子箱，固定子
コア，回転子コア及び取
付ボルト

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

25 ポンプ ターボポンプ 高サイクル疲労割れ 制御棒駆動水ポンプ
潤滑油ユニット油ポンプ
モータ（低圧，屋内，全
閉）の主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

26 ポンプ ターボポンプ 疲労割れ 制御棒駆動水ポンプ

潤滑油ユニット油ポンプ
モータ（低圧，屋内，全
閉）の回転子棒及び回転
子エンドリング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

27 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食）
高圧炉心スプレイ封水ポンプ
低圧炉心スプレイ封水ポンプ
高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプ

軸受箱

軸受箱は鋳鉄又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内面については内部流体が潤滑油であり，腐食が発生し難い環境にある。外
面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

28 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食）
高圧炉心スプレイ封水ポンプ
低圧炉心スプレイ封水ポンプ
高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプ

ケーシング，ケーシングカ
バー外面

ケーシング，ケーシングカバーは炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

29 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 低圧炉心スプレイポンプ ディスチャージヘッド外面

ディスチャージヘッドは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

30 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプ 主軸，ケーシング接液部

主軸，ケーシングはそれぞれ炭素鋼，炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が冷却水（防錆剤入り）であるため，腐食の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

31 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプ 取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており,腐食が発生する可能性は小さい。また，これ
までの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する｡

①② ②

32 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 低圧炉心スプレイポンプ メカニカルシール冷却器

メカニカルシール冷却器の胴材料は低合金鋼が使用されていることから，腐食が想定され
る。
しかしながら，内面については，内部流体が冷却水（防錆剤入り）であるため，腐食が発生
する可能性は小さい。外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置され
ていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

33 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食）

高圧炉心スプレイ封水ポンプ
低圧炉心スプレイ封水ポンプ
高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプ
低圧炉心スプレイポンプ

ベース

ベースは炭素鋼又は鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

34 ポンプ ターボポンプ 腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却海水ポンプ  基礎ボルト

基礎ボルトは低合金鋼であり，基礎ボルト全体がコンクリートに埋設されており，コンクリー
トが中性化した場合に腐食が想定される。
しかしながら，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られてお
らず，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき事象ではないと判断する。

①

35 ポンプ ターボポンプ 粒界型応力腐食割れ
高圧炉心スプレイ封水ポンプ
低圧炉心スプレイ封水ポンプ

サイクロンセパレータ

サイクロンセパレータはステンレス鋼であり，内部流体が100℃以上の純水であることから，
粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，高圧炉心スプレイ封水ポンプ及び低圧炉心スプレイ封水ポンプの通常使用
温度は100℃以下であり，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

36 ポンプ ターボポンプ 摩耗
高圧炉心スプレイ機器冷却海水ポンプ
低圧炉心スプレイポンプ

主軸

すべり軸受を使用している主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定される。
しかしながら，主軸はステンレス鋼であり，軸受はカーボン又は合成ゴムであり，これまでの
目視点検にて有意な摩耗は認められておらず，主軸の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

37 ポンプ ターボポンプ 腐食（エロージョン）

［共通］
 高圧炉心スプレイ封水ポンプ
 低圧炉心スプレイ封水ポンプ
 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプ
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水ポンプ
 低圧炉心スプレイポンプ

羽根車

ポンプ内部でキャビテーションが発生すると羽根車表面に腐食が生じ，ポンプ性能に影響を
及ぼすことが想定される。
しかしながら，ポンプはキャビテーションを起こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込
ヘッド）を満たすよう設計段階において考慮されており，この大小関係は経年的に変わるも
のではないことから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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38 ポンプ ターボポンプ 高サイクル疲労割れ

［共通］
 高圧炉心スプレイ封水ポンプ
 低圧炉心スプレイ封水ポンプ
 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプ
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水ポンプ
 低圧炉心スプレイポンプ

主軸

主軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイ
クル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において高サイクル疲労割れが発生しないように考慮され
た設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

39 ポンプ
原子炉冷却
材再循環ポン
プ

腐食（全面腐食） 原子炉冷却材再循環ポンプ 取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する｡

①② ②

40 ポンプ
原子炉冷却
材再循環ポン
プ

摩耗 原子炉冷却材再循環ポンプ 主軸

主軸はケーシングカバーとの接触により，摩耗が想定される。
しかしながら，構造的に主軸が回転中にケーシングカバーと接触する可能性は小さい。ま
た，これまでの点検結果から，有意な摩耗は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因は考え難いことから，高経年化対策上着
目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

41 ポンプ
原子炉冷却
材再循環ポン
プ

腐食（エロージョン） 原子炉冷却材再循環ポンプ  羽根車

ポンプ内部でキャビテーションが発生すると羽根車表面の腐食が想定される。
しかしながら，ポンプはキャビテーションを起こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込
ヘッド）を満たすよう設計段階において考慮されており，この大小関係は経年的に変わるも
のではないことから腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

42 ポンプ
原子炉冷却
材再循環ポン
プ

高サイクル疲労割れ 原子炉冷却材再循環ポンプ 主軸

主軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイ
クル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

43 ポンプ
原子炉冷却
材再循環ポン
プ

疲労割れ 原子炉冷却材再循環ポンプ 水中軸受

水中軸受は福島第二原子力発電所３号機で疲労による損傷事例があり，同様の事象として
疲労割れが想定される。
しかしながら，原子炉冷却材再循環ポンプの水中軸受は第１回定期点検（昭和63年度）に
おいて，その対策としてすみ肉溶接タイプから完全溶けこみ溶接タイプへ取替えを実施して
いる。また，A号機は第９回定期点検（平成11年度）時，B号機は第10回定期点検（平成12
年度）時に，一体鋳造型へ取替えを実施しており，疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

44 ポンプ
原子炉冷却
材再循環ポン
プ

粒界型応力腐食割れ 原子炉冷却材再循環ポンプ 主軸及び羽根車

主軸はステンレス鋼，羽根車はステンレス鋳鋼であり，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，主軸，羽根車の材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料であり，主軸
と羽根車の溶接部においては溶接後熱処理による残留応力の低減を図っており，粒界型
応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

45 ポンプ
原子炉冷却
材再循環ポン
プ

粒界型応力腐食割れ 原子炉冷却材再循環ポンプ 内装熱交換器

内装熱交換器はステンレス鋼であり，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，内装熱交換器の材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料であり，通常
時は低温のパージ水が流れているため100℃以下であり，粒界型応力腐食割れの可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

46 ポンプ
原子炉冷却
材再循環ポン
プ

高サイクル熱疲労割
れ

原子炉冷却材再循環ポンプ
主軸及びケーシングカ
バー

メカニカルシール（軸封部）へ注入されている低温のパージ水と高温純水（一次冷却材）混
合部に温度変動が生じ，主軸及びケーシングカバー表面に高サイクル熱疲労割れが想定さ
れる。
しかしながら，原子炉冷却材再循環ポンプのケーシングカバーは，A号機は第９回定期点検
（平成11年度）時，B号機は第10回定期点検（平成12年度）時に，主軸及びケーシングカ
バーのラビリンス部の熱疲労対策として，ヒータ付きサーマルバリアを採用したタイプへ取
替えを実施していることから，高サイクル熱疲労割れ発生の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

47 ポンプ
原子炉冷却
材再循環ポン
プ

熱時効 原子炉冷却材再循環ポンプ
羽根車，ライナーリング及
び水中軸受

羽根車，ライナーリング及び水中軸受の材料はステンレス鋳鋼であり，また高温純水中にあ
るため，熱時効による材料の靭性低下が想定され，この状態でき裂が存在する場合には小
さな荷重でき裂が進展し，不安定破壊を引起こす可能性がある。
しかしながら，「平成８年度プラント長寿命化技術開発に関する事業報告書」（平成９年３月
財団法人　発電設備技術検査協会）においては，BWRの炉水温度（約280℃）における熱時
効による材料への影響は大きくないとしている。また，当該部位に，疲労割れ等のき裂が想
定される経年劣化事象が想定されないため，熱時効を起因とする不安定破壊が発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因は考え難いことから，高経年化対策上着
目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

48 熱交換器
直管式熱交
換器

高サイクル疲労割れ
及び摩耗

原子炉機器冷却水熱交換器 伝熱管

原子炉機器冷却水熱交換器の伝熱管については管支持板接触面において，高サイクル疲
労割れ及び摩耗が想定される。
しかしながら，伝熱管は管支持板により流体振動が十分小さくなるよう設計されているた
め，振動による高サイクル疲労割れ及び摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

49 熱交換器
直管式熱交
換器

腐食（全面腐食） 原子炉機器冷却水熱交換器 胴，管支持板

原子炉機器冷却水熱交換器の胴及び管支持板は炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，胴側内部流体は冷却水で防錆剤が注入されており，材料表面が不動態に保
たれているため，腐食の可能性は小さい。また，外面については防食塗装が施されており，
屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② Ａ

50 熱交換器
直管式熱交
換器

腐食（全面腐食） 原子炉機器冷却水熱交換器 水室等外面

原子炉機器冷却水熱交換器の水室（マンホール蓋を含む）は炭素鋼であり，腐食が想定さ
れる。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

51 熱交換器
直管式熱交
換器

腐食（全面腐食） 原子炉機器冷却水熱交換器 フランジボルト・ナット

原子炉機器冷却水熱交換器のフランジボルト・ナットは低合金鋼であり，腐食が想定され
る。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

52 熱交換器
直管式熱交
換器

腐食（全面腐食） 原子炉機器冷却水熱交換器 支持脚

原子炉機器冷却水熱交換器の支持脚は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

53 熱交換器
直管式熱交
換器

高サイクル疲労割れ
及び摩耗

高圧炉心スプレイ機器冷却水熱交換器 伝熱管

伝熱管については管支持板接触面において，高サイクル疲労割れ及び摩耗が想定され
る。
しかしながら，伝熱管は管支持板により流体振動が十分小さくなるよう設計されているた
め，振動による高サイクル疲労割れ及び摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

54 熱交換器
直管式熱交
換器

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水熱交換器 胴，管支持板

胴及び管支持板は炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，胴側内部流体は冷却水で防錆剤が注入されており，材料表面が不動態に保
たれているため，腐食の可能性は小さい。また，外面については防食塗装が施されており，
屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② Ａ



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（4/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

55 熱交換器
直管式熱交
換器

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水熱交換器 水室等外面

水室（マンホール蓋を含む）は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

56 熱交換器
直管式熱交
換器

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水熱交換器 フランジボルト・ナット

フランジボルト・ナットは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

57 熱交換器
直管式熱交
換器

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水熱交換器 支持脚

支持脚は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

58 熱交換器
U字管式熱交
換器

異物付着 原子炉冷却材浄化再生熱交換器 伝熱管

伝熱管は異物が付着し，伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。
しかしながら，管側内部流体は水質管理された純水であり，異物付着の可能性は小さい。
また，伝熱管外面についても，胴側内部流体は水質管理された純水であり，異物付着の可
能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② Ｂ

59 熱交換器
U字管式熱交
換器

異物付着 余熱除去熱交換器 伝熱管

伝熱管外面は異物が付着し，伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。
しかしながら，胴側内部流体は水質管理された純水であり，異物付着の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

60 熱交換器
U字管式熱交
換器

異物付着 原子炉冷却材浄化非再生熱交換器 伝熱管

伝熱管内面は異物が付着し，伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。
しかしながら，管側内部流体は水質管理された純水であり，異物付着の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② Ｂ

61 熱交換器
U字管式熱交
換器

高サイクル疲労割れ
及び摩耗

［共通］
 原子炉冷却材浄化再生熱交換器
 原子炉冷却材浄化非再生熱交換器
 余熱除去熱交換器

伝熱管

伝熱管については管支持板接触面において，流体振動による高サイクル疲労割れ及び摩
耗が想定される。
しかしながら，伝熱管は管支持板により流体振動が十分小さくなるよう設計されているた
め，流体振動による高サイクル疲労割れ及び摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

62 熱交換器
U字管式熱交
換器

腐食（全面腐食）

［共通］
 原子炉冷却材浄化再生熱交換器
 原子炉冷却材浄化非再生熱交換器
 余熱除去熱交換器

フランジボルト・ナット

フランジボルト・ナットは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

63 熱交換器
U字管式熱交
換器

腐食（全面腐食）

［共通］
 原子炉冷却材浄化再生熱交換器
 原子炉冷却材浄化非再生熱交換器
 余熱除去熱交換器

支持脚及び架構

支持脚及び架構は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

64 熱交換器
U字管式熱交
換器

粒界型応力腐食割れ

［共通］
 原子炉冷却材浄化再生熱交換器
 原子炉冷却材浄化非再生熱交換器
 余熱除去熱交換器

伝熱管

伝熱管はステンレス鋼であり，100℃以上の流体に接液する応力の高い部位に粒界型応力
腐食割れが想定される。
しかしながら，伝熱管は応力腐食割れの感受性を低減したステンレス鋼を使用しているた
め，応力腐食割れが発生する可能性は小さい。また，安定停止状態においては対象部位
が100℃を超えることはないため，今後これらの部位について応力腐食割れが発生する可
能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

65 熱交換器
U字管式熱交
換器

疲労割れ

［共通］
 原子炉冷却材浄化再生熱交換器
 原子炉冷却材浄化非再生熱交換器
 余熱除去熱交換器

水室，ダイヤフラム，胴及
び管板

水室，ダイヤフラム，胴及び管板は内部流体の温度変化に伴い低サイクル疲労割れが想
定される。
しかしながら，起動・停止時の温度変動は，余熱除去熱交換器は暖機運転により運転開始
時の炉水との温度差が十分小さくなるように管理している。また，原子炉冷却材浄化再生熱
交換器及び原子炉冷却材浄化非再生熱交換器は温度変化率で管理されている原子炉圧
力容器と同様又はそれより緩やかな温度変化となるため，熱疲労が問題となるような急激
な熱過渡を受ける可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

66 熱交換器
U字管式熱交
換器

腐食（全面腐食）
原子炉冷却材浄化非再生熱交換器
余熱除去熱交換器

水室，胴及び管支持板

原子炉冷却材浄化非再生熱交換器（胴，管支持板）及び余熱除去熱交換器（水室）は炭素
鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体は冷却水で防錆剤が注入されており，材料表面が不動態に保たれ
ているため，腐食の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② Ａ

67 熱交換器
U字管式熱交
換器

腐食（全面腐食）

［共通］
 原子炉冷却材浄化再生熱交換器
 原子炉冷却材浄化非再生熱交換器
 余熱除去熱交換器

水室及び胴外面

水室及び胴は炭素鋼であり，外面の腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

68 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食） 余熱除去ポンプモータ
フレーム，エンドブラケット
及び端子箱

フレーム，エンドブラケット及び端子箱は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

69 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食） 余熱除去ポンプモータ 取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

70 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

高サイクル疲労割れ
［共通］
 原子炉機器冷却海水ポンプモータ
 余熱除去ポンプモータ

主軸

主軸にはモータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において，高サイク
ル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

71 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食）
［共通］
 原子炉機器冷却海水ポンプモータ
 余熱除去ポンプモータ

固定子コア及び回転子コ
ア

固定子コア及び回転子コアは電磁鋼のため，腐食が想定される。
しかしながら，固定子コア及び回転子コアには，絶縁ワニス処理が施されており，腐食の発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

72 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

疲労割れ
［共通］
 原子炉機器冷却海水ポンプモータ
 余熱除去ポンプモータ

回転子棒及び回転子エン
ドリング

回転子棒及び回転子エンドリングは，モータ起動時における電磁力等による繰返し応力が
発生することから，疲労割れが想定される。
しかしながら，梁モデルによる評価を行い，発生応力は許容値に対し十分小さいことから，
疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

73 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

腐食 余熱除去ポンプモータ 油冷管

油冷管は銅及びステンレス鋼が使用されており，銅には腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，油冷管外表面について
は，接液する流体が油であることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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74 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食）
［共通］
 高圧炉心スプレイポンプモータ
 低圧炉心スプレイポンプモータ

フレーム，エンドブラケット
及び端子箱

フレーム，エンドブラケット及び端子箱は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

75 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食）
［共通］
 高圧炉心スプレイポンプモータ
 低圧炉心スプレイポンプモータ

取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

76 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

摩耗 高圧炉心スプレイポンプモータ 主軸

すべり軸受を使用している主軸については，軸受と主軸の接触面の摩耗が想定される。
しかしながら，軸受には潤滑剤が供給され主軸と軸受間に膜が形成される構造となっており
主軸の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって今後もこの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対策上
着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

77 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

高サイクル疲労割れ
［共通］
 高圧炉心スプレイポンプモータ
 低圧炉心スプレイポンプモータ

主軸

主軸にはモータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において，高サイク
ル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

78 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

疲労割れ
［共通］
 高圧炉心スプレイポンプモータ
 低圧炉心スプレイポンプモータ

 回転子棒及び回転子エ
ンドリング

回転子棒及び回転子エンドリングは，モータ起動時における電磁力等による繰返し応力が
発生することから，疲労割れが想定される。
しかしながら，梁モデルによる評価を行い，発生応力は許容値に対し十分小さいことから，
疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

79 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食）
［共通］
 高圧炉心スプレイポンプモータ
 低圧炉心スプレイポンプモータ

固定子コア及び回転子コ
ア

固定子コア及び回転子コアは電磁鋼のため，腐食が想定される。
しかしながら，固定子コア及び回転子コアには，絶縁ワニス処理が施されており，腐食の発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

80 ポンプモータ
高圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食）
［共通］
 高圧炉心スプレイポンプモータ
 低圧炉心スプレイポンプモータ

油冷管

油冷管は銅及びステンレス鋼が使用されており，銅には腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，油冷管外表面について
は，接液する流体が油であることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

81 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食） 原子炉機器冷却水ポンプモータ 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

82 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食） 原子炉機器冷却水ポンプモータ
フレーム及びエンドブラ
ケット

フレーム及びエンドブラケットは鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

83 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食）
原子炉冷却材浄化ポンプモータ
原子炉機器冷却水ポンプモータ

端子箱

端子箱は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

84 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食）

［共通］
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水ポンプ
モータ
 原子炉冷却材浄化ポンプモータ
 原子炉機器冷却水ポンプモータ

固定子コア及び回転子コ
ア

固定子コア及び回転子コアは電磁鋼のため，腐食が想定される。
しかしながら，固定子コア及び回転子コアには，絶縁ワニス処理が施されており，腐食の発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

85 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

疲労割れ

［共通］
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水ポンプ
モータ
 原子炉冷却材浄化ポンプモータ
 原子炉機器冷却水ポンプモータ

 回転子棒及び回転子エ
ンドリング

回転子棒及び回転子エンドリングは，モータ起動時における電磁力等による繰返し応力が
発生することから，疲労割れが想定される。
しかしながら，高圧炉心スプレイ機器冷却海水ポンプモータ,原子炉機器冷却水ポンプモー
タの回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一体成型され，スロット内にア
ルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されているため，回転子棒とスロットの間に隙
間や緩みは生じないことから，繰返し応力による疲労割れが発生する可能性は小さい。
また，原子炉冷却材浄化ポンプモータについては，回転子棒に回転子エンドリングが積層さ
れた一体構造となっており，回転子棒及び回転子エンドリングに応力を受けない設計となっ
ていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

86 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

高サイクル疲労割れ
高圧炉心スプレイ機器冷却海水ポンプ
モータ
原子炉機器冷却水ポンプモータ

主軸

主軸にはモータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において，高サイク
ル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

87 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプモータ  取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

88 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプモータ
フレーム及びエンドブラ
ケット

フレーム及びエンドブラケットは鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

89 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食）

［共通］
 原子炉冷却材浄化ホールディングポンプ
モータ
 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプモー
タ

端子箱

端子箱は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

90 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

腐食（全面腐食）

［共通］
 原子炉冷却材浄化ホールディングポンプ
モータ
 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプモー
タ

固定子コア及び回転子コ
ア

固定子コア及び回転子コアは電磁鋼のため，腐食が想定される。
しかしながら，固定子コア及び回転子コアには，絶縁ワニス処理が施されており，腐食の可
能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

91 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

疲労割れ

［共通］
 原子炉冷却材浄化ホールディングポンプ
モータ
 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプモー
タ

回転子棒及び回転子エン
ドリング

回転子棒及び回転子エンドリングは，モータ起動時における電磁力等による繰返し応力が
発生することから，疲労割れが想定される。
しかしながら，高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプモータについては，回転子棒及び回転
子エンドリングがアルミダイキャストで一体成型され，スロット内にアルミニウムが充満した状
態で回転子棒が形成されているため，回転子棒とスロット間に隙間や緩みは生じないことか
ら，繰返し応力による疲労割れ発生の可能性は小さい。原子炉冷却材浄化ホールディング
ポンプモータについては，回転子棒に回転子エンドリングが積層された一体構造となってお
り，回転子棒及び回転子エンドリングに応力を受けない設計となっていることから，疲労割
れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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92 ポンプモータ
低圧ポンプ
モータ

高サイクル疲労割れ 高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプモータ 主軸

主軸にはモータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において，高サイク
ル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

93 容器 容器 断線 制御棒駆動水加熱器 電気ヒータ

制御棒駆動水加熱器の電気ヒータはシースヒータであり，発熱線にはニクロム線が使用さ
れており，湿分等の浸入が生じると腐食による断線が想定される。
しかしながら，発熱線はステンレス鋼のパイプの中に絶縁材と共に封入された構造となって
おり，通常の使用状態においては，冷却水や外気の湿分が浸入する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

94 容器 容器 腐食（全面腐食） 原子炉機器冷却水サージタンク 胴板，底板等外面

原子炉機器冷却水サージタンクの胴板，底板，屋根板，マンホール蓋板は炭素鋼であり，
腐食が想定される。
しかしながら，外面は塗装により腐食を防止しており，屋内空調環境に設置されていること
から，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する｡

② ②

95 容器 容器 腐食（全面腐食） 復水タンク 胴板外面

復水タンクの胴板は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面は塗装により腐食を防止しており，屋内空調環境に設置されていること
から，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する｡

② ②

96 容器 容器 腐食（全面腐食） 原子炉冷却材浄化ろ過脱塩塔 鏡板，胴板等

原子炉冷却材浄化ろ過脱塩塔の鏡板，胴板，上蓋板及びフランジは炭素鋼であり,内部流
体が純水であることから腐食が想定される。
しかしながら，内面はステンレス鋼クラッドを施し腐食を防止している。外面は塗装により腐
食を防止しており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年化事象ではないと判断する。

② ②

97 容器 容器 腐食（全面腐食）
原子炉冷却材浄化ろ過脱塩塔
制御棒駆動水加熱器

支持脚及び脚

原子炉冷却材浄化ろ過脱塩塔の支持脚，制御棒駆動水加熱器の脚は炭素鋼であり腐食
が想定される。
しかしながら，外面は塗装により腐食を防止しており，屋内空調環境に設置されていること
から，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

98 容器 容器 腐食（全面腐食）
制御棒駆動水加熱器
原子炉冷却材浄化ろ過脱塩塔
制御棒駆動水フィルタ

取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

99 容器 容器 腐食（全面腐食） 燃料プール 取付ボルト

燃料プールの取付ボルトは低合金鋼であり，取付ボルト全体がコンクリートに埋設されてお
り，コンクリートが中性化した場合は腐食が想定される。
しかしながら，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られてお
らず，腐食発生の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①

100 容器 容器 粒界型応力腐食割れ 制御棒駆動水加熱器 胴板，鏡板等

制御棒駆動水加熱器の胴板，鏡板，平板，フランジはステンレス鋼であり，内部流体が
100℃以上の純水であることから粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，開放点検時における目視点検により設備の健全性を定期的に確認しており，
これまでの点検結果から有意な欠陥は確認されていない。また，当面の安定停止状態にお
いては，その運転状況を考慮した追加的な点検等を行っている。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① ②

101 容器 容器 腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水サージタンク 胴板，底板等外面

高圧炉心スプレイ機器冷却水サージタンクの胴板，底板，屋根板，マンホール蓋板は炭素
鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面は塗装により腐食を防止しており，屋内空調環境に設置されていること
から，腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

102 容器 容器 腐食（全面腐食） スクラム排出容器 胴板及び鏡板外面

スクラム排出容器の胴板，鏡板は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面は塗装により腐食を防止しており，屋内空調環境に設置されていること
から，腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する

② ②

103 容器
原子炉圧力
容器

粒界型応力腐食割れ 原子炉圧力容器

ノズル，セーフエンド等
（再循環水出口ノズル
セーフエンド，再循環水
入口ノズルセーフエンド，
ジェットポンプ計装ノズル
貫通部シール，差圧計
装・ほう酸水注入ティ，水
位計装ノズル，水位計装
ノズルセーフエンド）及び
ブラケット（ガイドロッド，ド
ライヤ支持，給水スパー
ジャ，炉心スプレイ，監視
試験片支持）

ノズル，セーフエンド等（再循環水出口ノズルセーフエンド，再循環水入口ノズルセーフエン
ド，ジェットポンプ計装ノズル貫通部シール，差圧計装・ほう酸水注入ティ，水位計装ノズル，
水位計装ノズルセーフエンド）及びブラケット（ガイドロッド，ドライヤ支持，給水スパージャ，
炉心スプレイ，監視試験片支持）はステンレス鋼又はニッケル基合金であり，高温の純水又
は飽和蒸気環境中にあるため，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，再循環水出口ノズル及び再循環水入口ノズルのノズルセーフエンド，ジェット
ポンプ計装ノズル貫通部シールについては，建設時に炭素含有量を抑えることで粒界型応
力腐食割れの感受性を低減した材料を使用していること，及び第11定期点検（平成13年）
から第13定期点検（平成16年）において，高周波誘導加熱処理*による残留応力改善措置
を行っている。また，それ以外のノズル等については，建設時に炭素含有量を抑えることで
粒界型応力腐食割れの感受性を低減した材料を使用していること，及びこれまでの運転経
験から粒界型応力腐食割れの可能性は小さい。
また，原子力規制委員会文書「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き
起こす亀裂その他の欠陥の解釈の制定について」（平成26年８月６日付け原規技発第
1408063号）又は維持規格に基づき計画的に超音波探傷試験，浸透探傷試験及び漏えい
試験を実施し，健全性を確認している。
さらに，安定停止状態においては100℃を超える環境とはならないため，粒界型応力腐食割
れの発生・進展の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

*：高周波誘導加熱処理：高周波誘導コイルにより配管外面を加熱すると同時に，配管内に
冷却水を通し，配管の内外面の温度差で配管内面の残留応力を改善する方法。

①② ②

104 容器
原子炉圧力
容器

腐食（孔食） 原子炉圧力容器
主フランジ（上蓋フランジ
及び胴体フランジシール
面）

上蓋フランジ及び胴体フランジシール面は狭隘部であり，腐食が想定される。
しかしながら，主フランジ（上蓋フランジ及び胴体フランジシール面）は，耐食性に優れたス
テンレス鋼クラッドが施されており，腐食の発生する可能性は小さい。
また，原子炉開放時の目視点検により，これまでに有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

105 容器
原子炉圧力
容器

腐食（全面腐食） 原子炉圧力容器 スタッドボルト

スタッドボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，通常運転時には窒素ガス雰囲気中にあり腐食の発生する可能性は小さい。
また，原子炉開放時の目視点検により，これまでに有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

106 容器
原子炉圧力
容器

腐食（全面腐食） 原子炉圧力容器

スタビライザ（ブラケット含
む），制御棒駆動機構ハ
ウジング支持金具及び支
持スカート

スタビライザ（ブラケット含む），制御棒駆動機構ハウジング支持金具及び支持スカートは炭
素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，通常運転時には窒素ガス雰囲気中にあり腐食の発生する可能性は小さい。
また，原子炉開放時の目視点検により，これまでに有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

107 容器
原子炉圧力
容器

摩耗 原子炉圧力容器
スタビライザ（ブラケット含
む）摺動部

機器の移動を許容するスタビライザの摺動部材は，摩耗が想定される。
しかしながら，水平サポートであるスタビライザ（ブラケット含む）は，地震時のみ摺動し，運
転中には有意な荷重は受けないことから，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（7/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

108 容器
原子炉圧力
容器

疲労割れ 原子炉圧力容器
スタビライザ（ブラケット含
む）

スタビライザ（ブラケット含む）は，水平サポートであり，地震時のみ摺動し，運転中には有意
な荷重は受けないことから，疲労が蓄積する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

109 容器
原子炉圧力
容器

腐食（全面腐食） 原子炉圧力容器 基礎ボルト

基礎ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，通常運転時には窒素ガス雰囲気中にあるため，腐食が発生する可能性は小
さい。また，これまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
コンクリート埋設部は，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定される。
しかしながら，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど確認されて
おらず，腐食の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①

110 容器
原子炉格納
容器

疲労割れ 原子炉格納容器

上蓋，円筒部，球殻部鋼
板，コンクリート埋設部鋼
板，サンドクッション部鋼
板，サプレッションチェン
バシェル部

原子炉格納容器は運転中の温度変化及びそれに伴う圧力変化による低サイクル疲労割れ
が想定される。
しかしながら，温度・圧力の変動は，起動・停止時及び，漏えい試験によるもので，発生応
力及び発生回数も小さいことから，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

111 容器
原子炉格納
容器

腐食（全面腐食） 原子炉格納容器 サンドクッション部鋼板

サンドクッション部鋼板は，海外プラントにおいて，ドレン管が閉塞していたことにより，原子
炉格納容器上部からの漏えい水がサンドクッション部鋼板に溜まり，鋼板が腐食する事例
が報告されている。
しかしながら，点検時にドレン管が閉塞していないこと及び漏えい水が流入していないことを
目視点検により確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① ②

112 容器
原子炉格納
容器

摩耗 原子炉格納容器
耐震サポート，スタビライ
ザ及びシヤラグ

耐震サポート，スタビライザ及びシヤラグは摺動部を有しているため，摩耗が想定される。
しかしながら，地震時のみ摺動するものであり，発生回数が非常に少ない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

113 容器
原子炉格納
容器

腐食（全面腐食） 原子炉格納容器
上蓋，円筒部，球殻部鋼
板，ベント管

上蓋，円筒部，球殻部鋼板，ベント管は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内外表面は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていること，
また，通常運転中は窒素雰囲気にあるため腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

114 容器
原子炉格納
容器

腐食（全面腐食） 原子炉格納容器
サプレッションチェンバ
シェル部

サプレッションチェンバシェル部は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内外表面は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていること，
また，内表面については，通常運転中は窒素雰囲気にあるため腐食の発生する可能性は
小さい。さらに，サプレッションチェンバシェル部内面（水中部）については，水抜き時に塗膜
状況の確認を行っている。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

115 容器
原子炉格納
容器

腐食（全面腐食） 原子炉格納容器
耐震サポート，サドルサ
ポート，スタビライザ及び
シヤラグ

耐震サポート，サドルサポート，スタビライザ及びシヤラグは炭素鋼であり，腐食が想定され
る。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていること，また，スタビ
ライザ及びシヤラグについては，通常運転中は窒素雰囲気にあるため腐食の発生する可
能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

116 容器
原子炉格納
容器

腐食（全面腐食） 原子炉格納容器
コンクリート埋設部鋼板，
ドライウェルスカート，ドラ
イウェル基礎ボルト

コンクリート埋設部鋼板，ドライウェルスカート，ドライウェル基礎ボルトは，コンクリートが中
性化した場合に腐食が想定される。
しかしながら，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど確認されて
おらず，腐食の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①

117 容器
原子炉格納
容器

腐食（全面腐食） 原子炉格納容器

ドライウェルスプレイヘッ
ダ，サプレッションチェン
バスプレイヘッダ，ベント
ヘッダ及びダウンカマ

ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッションチェンバスプレイヘッダ，ベントヘッダ及びダウン
カマは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていること，また，通常
運転中は窒素雰囲気にあるため腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

118 容器
原子炉格納
容器

腐食（全面腐食） 原子炉格納容器 真空破壊装置

真空破壊装置は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていること，また，通常
運転中は窒素雰囲気にあるため腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

119 容器
機械ペネト
レーション

疲労割れ
ほう酸水注入配管貫通部（固定式配管貫
通部）

管台

管台は内部流体の温度変化に伴い疲労割れが想定される。
しかしながら，通常運転時は内部流体の流れはなく，有意な熱過度を受けることはないた
め，疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

120 容器
機械ペネト
レーション

腐食（全面腐食）

主蒸気(タービンへ)配管貫通部（ベローズ
式配管貫通部）
ほう酸水注入配管貫通部（固定式配管貫
通部）
機器搬入口
所員用エアロック
逃がし安全弁搬出入口

管台，胴，蓋，及び扉

主蒸気(タービンへ)配管貫通部（ベローズ式配管貫通部）の管台，ほう酸水注入配管貫通
部（固定式配管貫通部）の管台，機器搬入口の胴，蓋，所員用エアロックの胴，扉，及び逃
がし安全弁搬出入口の胴，蓋は，炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

121 容器
機械ペネト
レーション

腐食（全面腐食）
機器搬入口
逃がし安全弁搬出入口

ボルト・ナット

機器搬入口，逃がし安全弁搬出入口のボルト・ナットは，低合金鋼であり，腐食が想定され
る。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

122 容器
機械ペネト
レーション

疲労割れ 固定式配管貫通部 管台

管台は内部流体の温度変化に伴い疲労割れが想定される。
しかしながら，固定式配管貫通部は，起動・停止等運転状態の変化に伴う配管熱移動の影
響が小さく，疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

123 容器
機械ペネト
レーション

腐食（全面腐食）

主蒸気配管貫通部（ベローズ式配管貫通
部）
ほう酸水注入配管貫通部（固定式配管貫
通部）以外の配管貫通部
並びに逃がし安全弁搬出入口以外のハッ
チ及びマンホール

管台，胴，及び蓋

主蒸気配管貫通部（ベローズ式配管貫通部），ほう酸水注入配管貫通部（固定式配管貫通
部）以外の配管貫通部の管台，逃がし安全弁搬出入口以外のハッチ及びマンホールの胴，
蓋は，炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

124 容器
機械ペネト
レーション

腐食（全面腐食）
逃がし安全弁搬出入口以外のハッチ及び
マンホール

ボルト・ナット

逃がし安全弁搬出入口以外のハッチ及びマンホールのボルト・ナットは，低合金鋼であり，
腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（8/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

125 容器
電気ペネト
レーション

導通不良 信号（核計装）用ケーブルペネトレーション
同軸ケーブル，プラグ，コ
ネクタ

同軸ケーブルに大きな荷重が作用すると，断線や途中接続点のコネクタの外れ等により導
通不良が想定される。
しかしながら，ケーブル単体には外部からの大きな荷重が作用しない構造となっており，導
通不良が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

126 容器
電気ペネト
レーション

導通不良 特別高圧動力用ケーブルペネトレーション ケーブル，コネクタ，導体

ケーブルに大きな荷重が作用すると，断線や途中接続点のコネクタの外れ等により導通不
良が想定される。
しかしながら，ケーブル単体には外部からの大きな荷重が作用しない構造となっており，導
通不良が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

127 容器
電気ペネト
レーション

腐食（全面腐食）

［共通］
 通電・絶縁性能の確保
 通電・絶縁性能の確保及びバウンダリの
維持
 バウンダリの維持

アダプタ

アダプタは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

128 容器
電気ペネト
レーション

腐食（全面腐食） 信号（核計装）用ケーブルペネトレーション 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

129 容器
電気ペネト
レーション

劣化による気密性の
低下

信号（核計装）用ケーブルペネトレーション Oリング

Oリングが劣化すると，気密性の低下が想定される。
しかしながら，Oリングは金属製であり，熱等による影響はほとんどないことから，劣化によ
る気密性の低下が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

130 容器
電気ペネト
レーション

導通不良

制御棒位置指示用
制御・計装用
低圧動力用
予備

同軸ケーブル，電線，ピ
ン，銅棒，プラグ，コネク
タ，ソケットコンタクト

ケーブルや電線に大きな荷重が作用すると，断線や途中接続点のコネクタ，ソケットコンタ
クトの外れ等により導通不良が想定される。
しかしながら，ケーブルや電線単体には外部からの大きな荷重が作用しない構造となって
おり，導通不良が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

131 容器
電気ペネト
レーション

腐食（全面腐食）

制御棒位置指示用
制御・計装用
低圧動力用
予備

アダプタ

アダプタは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

132 容器
電気ペネト
レーション

腐食（全面腐食）

制御棒位置指示用
制御・計装用
低圧動力用
予備

取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

133 容器
電気ペネト
レーション

劣化による気密性の
低下

制御棒位置指示用
制御・計装用
低圧動力用
予備

Oリング

Oリングが劣化すると，気密性の低下が想定される。
しかしながら，Oリングは金属製であり，熱等による影響はほとんどないことから，劣化によ
る気密性の低下が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

134 配管
ステンレス鋼
配管系

粒界型応力腐食割れ 原子炉冷却材再循環系 配管

ステンレス鋼配管は，100℃以上の純水が接液する応力が高い部位で粒界型応力腐食割
れが想定される。
しかしながら，原子炉冷却材再循環系配管については，第11回定期点検（平成13年度）か
ら第13回定期点検（平成16年度）において，ひび割れの徴候が確認された配管の取替えや
補修，高周波誘導加熱処理*1等による残留応力改善措置を行っている。また，平成27年度
において，原子炉冷却材再循環ポンプ入口配管除染座（フランジ）のキャップ化に伴い，内
面肉盛工法*2による応力腐食割れの感受性を改善している。
なお，原子力規制委員会文書「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き
起こす亀裂その他の欠陥の解釈の制定について」（平成26年８月６日付け原規技発第
1408063号）又は日本機械学会「発電用原子力設備規格　維持規格（2008年版）JSME S
NA1-2008」（以下，「維持規格」という。）に基づき計画的に超音波探傷試験，浸透探傷試験
及び漏えい試験を実施し，健全性を確認している。
さらに，安定停止状態においては対象部位が100℃を超えることはないため，これらの部位
について粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。
*1：高周波誘導加熱処理：高周波誘導コイルにより配管外面を加熱すると同時に，配管内
に冷却水を通し，配管の内外面の温度差で配管内面の残留応力を改善する方法。
*2：内面肉盛工法：配管内面の接液部をあらかじめ溶着金属で覆い，応力腐食割れの感受
性を改善する方法

①② ②

135 配管
ステンレス鋼
配管系

高サイクル疲労割れ
ステンレス鋼配管系共通
 原子炉冷却材再循環系
 計装用圧縮空気系

配管

小口径配管のソケット溶接部は，ポンプの機械・流体振動による繰返し応力により，高サイ
クル疲労割れが想定される。
しかしながら，設計段階において適切にサポートを配置し，小口径配管の振動を抑制してい
る。また，平成14年５月，浜岡２号機余熱除去系低圧注入管第２隔離弁ドレン配管からの漏
えい事象を受け，必要な部位について疲労評価を行い，突合せ溶接継手化する等の対策
を図っている。さらに，振動の状態は経年的に変化するものではないことから，高サイクル
疲労割れが発生する可能性は小さい。
温度差のある流体の混合等により生じる温度変動による損傷（高低温水合流型高サイクル
熱疲労及び閉塞分岐管型熱成層）に対しては，原子力安全・保安院指示文書（平成19・２・
15原院第２号　平成19年２月16日「高サイクル熱疲労に係る評価及び検査に対する要求事
項について」NISA-163b-07-01）に従い（社)日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関
する評価指針」（JSME S 017-2003）に基づき評価した結果，当該事象に関し問題ないこと
を確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② Ｃ

136 配管
ステンレス鋼
配管系

高サイクル疲労割れ 原子炉冷却材再循環系
温度計ウェル及びサンプ
リングノズル

温度計ウェル及びサンプリングノズルについては，内部流体の流体力，カルマン渦，双子渦
発生による励振力により，管台との取合い部に高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，設計上流体との同期振動の回避及びランダム渦による強度が考慮されてい
れば損傷を回避できるものであり，これまで当該系統において高サイクル疲労割れの事例
はない。また，流体振動による配管内円柱状構造物の損傷に対しては，原子力安全・保安
院指示文書（平成17・12・22原院第６号　平成17年12月27日「発電用原子力設備に関する
技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実施につい
て」NISA-163a-05-03）及び当該文書の別紙１「新省令第６条及び第８条の２第２項におけ
る流体振動による損傷の防止に関する当面の措置について」に従い（社)日本機械学会「配
管内円柱状構造物の流力振動評価指針（JSME S012-1998）」に基づき評価した結果，損
傷の可能性が否定できないものについては第14回定期点検（平成18年度）にて，短尺化に
よる共振の回避又は撤去により対策を実施している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

137 配管
ステンレス鋼
配管系

機能低下
原子炉冷却材再循環系
計装用圧縮空気系

メカニカルスナッバ及び
ハンガ

メカニカルスナッバ及びハンガは長期にわたる摺動の繰返しによるピン，ボールネジ，ボー
ルナット等の摺動部材の摩耗による機能低下が想定される。
しかしながら，ピン，ボールネジ，ボールナット等の摺動部材については，起動・停止時に想
定される配管熱移動による摺動回数は少なく，著しい摩耗が生じる可能性は小さい。
また，スプリング（ばね）については常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりによ
る機能低下が想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定され
ており，さらにスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

138 配管
ステンレス鋼
配管系

腐食（全面腐食）
ステンレス鋼配管系共通
 原子炉冷却材再循環系
 計装用圧縮空気系

メカニカルスナッバ，ハン
ガ，レストレイント及びサ
ポート取付ボルト・ナット

これらの機器の材料は炭素鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，通常運転中は窒素雰囲気又は屋内空調環境に設
置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（9/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

139 配管
ステンレス鋼
配管系

疲労割れ
ステンレス鋼配管系共通
 原子炉冷却材再循環系
 計装用圧縮空気系

ラグ及びレストレイント

ラグ及びレストレイントについては，配管熱変位の拘束に伴う繰返し荷重により材料（特に支
持部材取付け溶接継手）に疲労が蓄積されるため，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，ラグ及びレストレイントは設計段階において，配管の熱応力を考慮して拘束
点を選定しており，熱応力が過大になる場合はスナッバを使用することとしていることから，
ラグ及びレストレイントが熱応力により割れに至る疲労が蓄積される可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

140 配管
ステンレス鋼
配管系

腐食（全面腐食）
ステンレス鋼配管系共通
 原子炉冷却材再循環系
 計装用圧縮空気系

 埋込金物

埋込金物の材料は炭素鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，通常運転中は窒素雰囲気又は屋内空調環境に設
置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部について
は，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプ
リング結果では中性化はほとんど見られておらず腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

141 配管
ステンレス鋼
配管系

粒界型応力腐食割れ

主蒸気系
制御棒駆動系
ほう酸水注入系
余熱除去系
低圧炉心スプレイ系
高圧炉心スプレイ系
原子炉冷却材浄化系

配管

内部流体が100℃以上のステンレス鋼配管系では，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，応力腐食割れの感受性を低減した材料を用いており，粒界型応力腐食割れ
が発生する可能性は小さい。また，これまでの点検結果から有意な欠陥は確認されていな
い。
また，安定停止状態においては対象部位が100℃を超えることはないため，これらの部位に
ついて粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

142 配管
ステンレス鋼
配管系

高サイクル疲労割れ

ステンレス鋼配管系共通
 主蒸気系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 補給水系

配管

小口径配管のソケット溶接部は，ポンプの機械・流体振動による繰返し応力により，高サイ
クル疲労割れが想定される。
しかしながら，設計段階において適切にサポートを配置し，小口径配管の振動を抑制してい
る。また，平成14年５月，浜岡２号機余熱除去系低圧注入管第２隔離弁ドレン配管からの漏
えい事象を受け，必要な部位について疲労評価を行い，突合せ溶接継手化する等の対策
を図っている。さらに，振動の状態は経年的に変化するものではないことから，高サイクル
疲労割れが発生する可能性は小さい。
温度差のある流体の混合等により生じる温度変動による損傷（高低温水合流型高サイクル
熱疲労及び閉塞分岐管型熱成層）に対しては，原子力安全・保安院指示文書（平成19・２・
15原院第２号　平成19年２月16日「高サイクル熱疲労に係る評価及び検査に対する要求事
項について」NISA-163b-07-01）に従い（社)日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関
する評価指針」（JSME S 017-2003）に基づき評価した結果，当該事象に関し問題ないこと
を確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

143 配管
ステンレス鋼
配管系

高サイクル疲労割れ 制御棒駆動系 温度計ウェル

温度計ウェルについては，内部流体の流体力，カルマン渦，双子渦発生による励振力によ
り，管台との取合い部に高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，設計上流体との同期振動の回避及びランダム渦による強度が考慮されてい
れば損傷を回避できるものであり，これまで当該系統において高サイクル疲労割れの事例
はない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② Ｃ

144 配管
ステンレス鋼
配管系

機能低下 ほう酸水注入系 メカニカルスナッバ

メカニカルスナッバは長期にわたる摺動の繰返しによるピン，ボールネジ，ボールナット等の
摺動部材の摩耗による機能低下が想定される。
しかしながら，ピン，ボールネジ，ボールナット等の摺動部材については，起動・停止時に想
定される配管熱移動による摺動回数は少なく，著しい摩耗が生じる可能性は小さい。
また，スプリング（ばね）については常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりによ
る機能低下が想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定され
ており，さらにスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

145 配管
ステンレス鋼
配管系

腐食（全面腐食）

ステンレス鋼配管系共通
 主蒸気系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 補給水系

メカニカルスナッバ，レス
トレイント及びサポート取
付ボルト・ナット

これらの機器の材料は炭素鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

146 配管
ステンレス鋼
配管系

疲労割れ

ステンレス鋼配管系共通
 主蒸気系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 補給水系

 ラグ及びレストレイント

ラグ及びレストレイントについては，配管熱変位の拘束に伴う繰返し荷重により材料（特に支
持部材取付け溶接継手）に疲労が蓄積されるため，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，ラグ及びレストレイントは設計段階において，配管の熱応力を考慮して拘束
点を選定しており，熱応力が過大になる場合はスナッバを使用することとしていることから，
ラグ及びレストレイントが熱応力により割れに至る疲労が蓄積される可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

147 配管
ステンレス鋼
配管系

腐食（全面腐食）
制御棒駆動系
原子炉冷却材浄化系
燃料プール冷却浄化系

フランジボルト・ナット

フランジボルト・ナットの材料は炭素鋼又は低合金鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

148 配管
ステンレス鋼
配管系

腐食（全面腐食）

ステンレス鋼配管系共通
 主蒸気系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 補給水系

埋込金物

埋込金物の材料は炭素鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した
場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほと
んど見られておらず腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

149 配管
ステンレス鋼
配管系

樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

ステンレス鋼配管系共通
 主蒸気系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 補給水系

基礎ボルト
「機械設備の技術評価書」の基礎ボルトと評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

②③ －

150 配管
炭素鋼配管
系

高サイクル疲労割れ

炭素鋼配管系共通
 給水系
 原子炉機器冷却水系
 非常用ガス処理系
 原子炉機器冷却海水系

配管

小口径配管のソケット溶接部は，ポンプの機械・流体振動による繰返し応力により高サイク
ル疲労割れが想定される。
しかしながら，設計段階において適切にサポートを配置し，小口径配管の振動を抑制してい
る。また，平成14年５月，浜岡原子力発電所２号機余熱除去系低圧注入管第２隔離弁ドレ
ン配管からの漏えい事象を受け，必要な部位について疲労評価を行い，突合せ溶接継手
化する等の対策を図っている。さらに，振動の状態は経年的に変化するものではないことか
ら，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
温度差のある流体の混合等により生じる温度変動による損傷（高低温水合流型高サイクル
熱疲労及び閉塞分岐管型熱成層）に対しては，原子力安全・保安院指示文書（平成19・２・
15原院第２号　平成19年２月16日「高サイクル熱疲労に係る評価及び検査に対する要求事
項について」NISA-163b-07-01）に従い（社)日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関
する評価指針」（JSME S 017-2003）に基づき評価した結果，当該事象に関し問題ないこと
を確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②
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151 配管
炭素鋼配管
系

高サイクル疲労割れ 原子炉機器冷却水系 温度計ウェル

温度計ウェルについては，内部流体の流体力，カルマン渦，双子渦発生による励振力によ
り，管台との取合い部に高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，設計上流体との同期振動の回避及びランダム渦による強度が考慮されてい
れば損傷を回避できるものであり，これまで当該系統において高サイクル疲労割れが発生
した事例はない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② Ｃ

152 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）
原子炉機器冷却水系
非常用ガス処理系

配管内面

原子炉機器冷却水系及び非常用ガス処理系配管は炭素鋼を使用しており，配管内面の腐
食が想定される。
しかしながら，原子炉機器冷却水系配管の内部流体は防錆剤入り冷却水であり，材料表面
が不働態状態に保たれていることから，腐食の可能性は小さい。また，非常用ガス処理系
配管については，内部流体が屋内空調環境下の気体であり，腐食の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

153 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）
給水系
原子炉機器冷却水系
非常用ガス処理系

配管外面

給水系，原子炉機器冷却水系，非常用ガス処理系配管は炭素鋼を使用しており，配管外
面の腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

154 配管
炭素鋼配管
系

機能低下
給水系
原子炉機器冷却水系
原子炉機器冷却海水系

 メカニカルスナッバ及び
ハンガ

メカニカルスナッバ及びハンガは長期にわたる摺動の繰返しによるピン，ボールネジ，ボー
ルナット等の摺動部材の摩耗による機能低下が想定される。
しかしながら，ピン，ボールネジ，ボールナット等の摺動部材については，起動・停止時に想
定される配管熱移動による摺動回数は少なく，著しい摩耗が生じる可能性は小さい。
また，スプリング（ばね）については常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりによ
る機能低下が想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定され
ており，さらにスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

155 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）
給水系
原子炉機器冷却水系
非常用ガス処理系

メカニカルスナッバ，ハン
ガ，ラグ，レストレイント及
びサポート取付ボルト・
ナット

これらの機器の材料は炭素鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

156 配管
炭素鋼配管
系

疲労割れ

炭素鋼配管系共通
 給水系
 原子炉機器冷却水系
 非常用ガス処理系
 原子炉機器冷却海水系

ラグ及びレストレイント

ラグ及びレストレイントについては，配管熱変位の拘束に伴う繰返し荷重により材料（特に支
持部材取付け溶接継手）に疲労が蓄積されるため，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，ラグ及びレストレイントは設計段階において，配管の熱応力を考慮して拘束
点を選定しており，熱応力が過大になる場合はスナッバを使用することとしていることから，
ラグ及びレストレイントが熱応力により割れに至る疲労が蓄積される可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

157 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）
原子炉機器冷却水系
非常用ガス処理系

フランジボルト・ナット

フランジボルト・ナットの材料は炭素鋼又は低合金鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果からも有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

158 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）
給水系
原子炉機器冷却水系
非常用ガス処理系

埋込金物

埋込金物の材料は炭素鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した
場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほと
んど見られておらず腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

159 配管
炭素鋼配管
系

樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

炭素鋼配管系共通
 給水系
 原子炉機器冷却水系
 非常用ガス処理系
 原子炉機器冷却海水系

基礎ボルト
「機械設備の技術評価書」の基礎ボルトと評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

②③ －

160 配管
炭素鋼配管
系

高サイクル疲労割れ

炭素鋼配管系共通
 原子炉冷却材再循環系
 制御棒駆動系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 サプレッションプール水排水系

配管

小口径配管のソケット溶接部は，ポンプの機械・流体振動による繰返し応力により高サイク
ル疲労割れが想定される。
しかしながら，設計段階において適切にサポートを配置し，小口径配管の振動を抑制してい
る。また，平成14年５月，浜岡２号機余熱除去系低圧注入管第２隔離弁ドレン配管からの漏
えい事象を受け，必要な部位について疲労評価を行い，突合せ溶接継手化する等の対策
を図っている。さらに，振動の状態は経年的に変化するものではないことから，高サイクル
疲労割れが発生する可能性は小さい。
温度差のある流体の混合等により生じる温度変動による損傷（高低温水合流型高サイクル
熱疲労及び閉塞分岐管型熱成層）に対しては，原子力安全・保安院指示文書（平成19・２・
15原院第２号　平成19年２月16日「高サイクル熱疲労に係る評価及び検査に対する要求事
項について」NISA-163b-07-01）に従い（社)日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関
する評価指針」（JSME S 017-2003）に基づき評価した結果，当該事象に関し問題ないこと
を確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

161 配管
炭素鋼配管
系

高サイクル疲労割れ

余熱除去系
低圧炉心スプレイ系
高圧炉心スプレイ系
原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ機器冷却水系

温度計ウェル及びサンプ
リングノズル

温度計ウェル及びサンプリングノズルについては，内部流体の流体力，カルマン渦，双子渦
発生による励振力により，管台との取合い部に高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，設計上流体との同期振動の回避及びランダム渦による強度が考慮されてい
れば損傷を回避できるものであり，これまで当該系統において高サイクル疲労割れが発生
した事例はない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② Ｃ

162 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）
燃料プール冷却浄化系
高圧炉心スプレイ機器冷却水系
サプレッションプール水排水系

配管内面

燃料プール冷却浄化系，高圧炉心スプレイ機器冷却水系，サプレッションプール水排水系
配管は炭素鋼を使用しており，配管内面の腐食が想定される。
しかしながら，高圧炉心スプレイ機器冷却水系配管については，内部流体が防錆剤入り冷
却水であり，材料表面が不働態状態に保たれていることから，腐食の可能性は小さい。ま
た，燃料プール冷却浄化系及びサプレッションプール水排水系配管については，腐食量の
推定を酸素含有水中（酸素濃度８mgO/l）における炭素鋼の腐食に及ぼす影響（防食技術
便覧：腐食防食協会編）より評価した結果，運転開始後40年後の推定腐食量は設計上の腐
食代を下回ることを確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②③ ②

163 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）

原子炉冷却材再循環系
制御棒駆動系
余熱除去系
低圧炉心スプレイ系
高圧炉心スプレイ系
原子炉冷却材浄化系
燃料プール冷却浄化系
高圧炉心スプレイ機器冷却水系
サプレッションプール水排水系

配管外面

これらの系統の配管は炭素鋼を使用しており，配管外面の腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

164 配管
炭素鋼配管
系

機能低下

原子炉冷却材再循環系
余熱除去系
低圧炉心スプレイ系
高圧炉心スプレイ系
原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ機器冷却水系
サプレッションプール水排水系

メカニカルスナッバ及び
ハンガ

メカニカルスナッバ及びハンガは長期にわたる摺動の繰返しによるピン，ボールネジ，ボー
ルナット等の摺動部材の摩耗による機能低下が想定される。
しかしながら，ピン，ボールネジ，ボールナット等の摺動部材については，起動・停止時に想
定される配管熱移動による摺動回数は少なく，著しい摩耗が生じる可能性は小さい。
また，スプリング（ばね）については常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりによ
る機能低下が想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定され
ており，さらにスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（11/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

165 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）

原子炉冷却材再循環系
制御棒駆動系
余熱除去系
低圧炉心スプレイ系
高圧炉心スプレイ系
原子炉冷却材浄化系
燃料プール冷却浄化系
サプレッションプール水排水系
高圧炉心スプレイ機器冷却水系

メカニカルスナッバ，ハン
ガ，ラグ，レストレイント及
びサポート取付ボルト・
ナット

これらの機器の材料は炭素鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

166 配管
炭素鋼配管
系

疲労割れ

炭素鋼配管系共通
 原子炉冷却材再循環系
 制御棒駆動系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 サプレッションプール水排水系

ラグ及びレストレイント

ラグ及びレストレイントについては，配管熱変位の拘束に伴う繰返し荷重により材料（特に支
持部材取付け溶接継手）に疲労が蓄積されるため，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，ラグ及びレストレイントは設計段階において，配管の熱応力を考慮して拘束
点を選定しており，熱応力が過大になる場合はスナッバを使用することとしていることから，
ラグ及びレストレイントが熱応力により割れに至る疲労が蓄積される可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

167 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）

余熱除去系
低圧炉心スプレイ系
高圧炉心スプレイ系
原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ機器冷却水系

フランジボルト・ナット

フランジボルト・ナットの材料は炭素鋼又は低合金鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

168 配管
炭素鋼配管
系

腐食（全面腐食）

原子炉冷却材再循環系
制御棒駆動系
余熱除去系
低圧炉心スプレイ系
高圧炉心スプレイ系
原子炉冷却材浄化系
燃料プール冷却浄化系
高圧炉心スプレイ機器冷却水系
サプレッションプール水排水系

埋込金物

埋込金物の材料は炭素鋼を使用しており，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した
場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほと
んど見られておらず腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

169 配管
炭素鋼配管
系

樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

炭素鋼配管系共通
 原子炉冷却材再循環系
 制御棒駆動系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 サプレッションプール水排水系

基礎ボルト
「機械設備の技術評価書」の基礎ボルトと評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

②③ －

170 弁 仕切弁 腐食（全面腐食）
FDW注入原子炉元弁
RCCWポンプ出口弁
PLRポンプ出口弁

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食する可能性は小さい。また，これまで
の点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

171 弁 仕切弁 腐食（全面腐食）
FDW注入原子炉元弁
RCCWポンプ出口弁
PLRポンプ出口弁

ヨーク及びスタンド

ヨーク及びスタンドは炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食す
る可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

172 弁 仕切弁 腐食（全面腐食） RCCWポンプ出口弁
弁箱，弁ふた，弁体及び
弁座

弁箱，弁ふた，弁体及び弁座は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

173 弁 仕切弁 腐食（全面腐食）
FDW注入原子炉元弁
RCCWポンプ出口弁

弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

174 弁 仕切弁 摩耗

［共通］
 FDW注入原子炉元弁
 RCCWポンプ出口弁
 PLRポンプ出口弁
 RCWSサイクロンセパレータ入口弁

弁体及び弁座シート面

弁が開閉するとシート面で摺動するため，摩耗が想定される。
しかしながら，シート面には硬質材料であるステライトを肉盛り施工していることから，摩耗
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

175 弁 仕切弁 疲労割れ

［共通］
 FDW注入原子炉元弁
 RCCWポンプ出口弁
 PLRポンプ出口弁
 RCWSサイクロンセパレータ入口弁

 弁棒

弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態では，配管振動等による疲労が蓄積
し，疲労割れが想定される。
しかしながら，電動弁については，バックシートが効く位置の手前でリミットスイッチが切れ，
動作が止まるように設定されているため，弁棒及びバックシート部へ過負荷は加わらない。
一部の電動弁では，全開位置をトルク切れによって調整しており，トルク設定値を高くする
と，弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態となり，配管振動等による疲労が
蓄積し，弁棒に疲労割れを起こすことが考えられる。
しかしながら，トルク設定値はバックシートが効く程度の力で動作が止まるよう設定されてい
ることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
手動弁については開操作時に，弁棒及びバックシート部への過負荷がかからないように全
開操作後に若干戻す操作を行っていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから,高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

176 弁 仕切弁 摩耗

［共通］
 FDW注入原子炉元弁
 RCCWポンプ出口弁
 PLRポンプ出口弁
 RCWSサイクロンセパレータ入口弁

弁棒

弁棒は，グランドパッキン（黒鉛等）と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，弁棒はステンレス鋼であり，接触部はグランドパッキン（黒鉛等）よりも硬いこ
とから，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

177 弁 仕切弁 粒界型応力腐食割れ PLRポンプ出口弁
弁箱，弁ふた，弁体及び
弁座

弁箱，弁ふた，弁体及び弁座は，ステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，内部流体が
100℃以上の純水であることから粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，弁箱，弁ふた，弁体及び弁座の材料は応力腐食割れの感受性を低減した材
料であり，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因は考え難いことから，高経年化対策上着
目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

178 弁 仕切弁 貫粒型応力腐食割れ PLRポンプ出口弁 弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたはステンレス鋳鋼であり，外表面には塩分が付着することに起因する貫粒
型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，原子炉格納容器内の給気は塩分除去装置を通気しているため，塩分が付着
することに起因する貫粒型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因は考え難いことから，高経年化対策上着
目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

179 弁 仕切弁 熱時効 PLRポンプ出口弁 弁ふた及び弁体

弁ふた及び弁体の材料はステンレス鋳鋼であり，また高温純水中にあるため，熱時効によ
る材料の靭性低下が想定され，この状態でき裂が存在する場合には小さな荷重でき裂が進
展し，不安定破壊を引起こす可能性がある。
しかしながら，「平成８年度プラント長寿命化技術開発に関する事業報告書」（平成９年３月
財団法人　発電設備技術検査協会）においては，BWRの炉水温度（約280℃）における熱時
効による材料への影響は大きくないとしている。また，当該部位に，疲労割れ等のき裂が想
定される経年劣化事象が想定されないため，熱時効を起因とする不安定破壊が発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因は考え難いことから，高経年化対策上着
目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（12/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

180 弁 仕切弁 腐食（全面腐食）
ジョイントボルト・ナットが炭素鋼又は低合
金鋼の弁共通

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食する可能性は小さい。また，これまで
の点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

181 弁 仕切弁 腐食（全面腐食）
ヨーク及びスタンドが炭素鋼鋳鋼又は炭素
鋼鍛鋼の弁共通

ヨーク及びスタンド

ヨーク及びスタンドは炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼鍛鋼であり腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食す
る可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

182 弁 仕切弁 腐食（全面腐食）
冷却水系炭素鋼仕切弁：
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系

弁箱，弁ふた，弁体及び
弁座

弁箱，弁ふた，弁体及び弁座は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

183 弁 仕切弁 腐食（全面腐食）
弁箱及び弁ふたが炭素鋼又は炭素鋼鋳
鋼の弁共通

弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

184 弁 仕切弁 摩耗

［共通］
 原子炉冷却材再循環系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 液体廃棄物処理系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 サプレッションプール水排水系

弁体及び弁座シート面

弁が開閉するとシート面で摺動するため，摩耗が想定される。
しかしながら，シート面には硬質材料であるステライトを肉盛り施工していることから，摩耗
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

185 弁 仕切弁 疲労割れ

［共通］
 原子炉冷却材再循環系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 液体廃棄物処理系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 サプレッションプール水排水系

弁棒

弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態では，配管振動等による疲労が蓄積
し，疲労割れが想定される。
しかしながら，電動弁については，バックシートが効く位置の手前でリミットスイッチが切れ，
動作が止まるように設定されているため，弁棒及びバックシート部へ過負荷は加わらない。
一部の電動弁では，全開位置をトルク切れによって調整しており，トルク設定値を高くする
と，弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態となり，配管振動等による疲労が
蓄積し，弁棒に疲労割れを起こすことが考えられる。
しかしながら，トルク設定値はバックシートが効く程度の力で動作が止まるよう設定されてい
ることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
手動弁については開操作時に，弁棒及びバックシート部への過負荷がかからないように全
開操作後に若干戻す操作を行っていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから,高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

186 弁 仕切弁 摩耗

［共通］
 原子炉冷却材再循環系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 液体廃棄物処理系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 サプレッションプール水排水系

弁棒

弁棒は，グランドパッキン（黒鉛等）と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，弁棒はステンレス鋼であり，接触部はグランドパッキン（黒鉛等）よりも硬いこ
とから，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

187 弁 仕切弁 粒界型応力腐食割れ

高温環境設置のステンレス鋼系仕切弁：
 原子炉冷却材再循環系
 ほう酸水注入系
 液体廃棄物処理系

弁箱，弁ふた，弁体及び
弁座

弁箱，弁ふた，弁体及び弁座は，ステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，内部流体が
100℃以上の純水であることから粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，弁箱，弁ふた，弁体及び弁座の材料は応力腐食割れの感受性を低減した材
料であり，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因は考え難いことから，高経年化対策上着
目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

188 弁 仕切弁 貫粒型応力腐食割れ
D/W内設置のステンレス鋼系仕切弁：
 原子炉冷却材再循環系
 液体廃棄物処理系

弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたはステンレス鋳鋼であり，外表面には塩分が付着することに起因する貫粒
型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，原子炉格納容器内の給気は塩分除去装置を通気しているため，塩分が付着
することに起因する貫粒型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因は考え難いことから，高経年化対策上着
目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

189 弁 仕切弁 熱時効 PLRポンプ入口弁 弁ふた及び弁体

代表機器同様，弁ふた及び弁体の材料はステンレス鋳鋼であり，また高温純水中にあるた
め，熱時効による材料の靭性低下が想定され，この状態でき裂が存在する場合には小さな
荷重でき裂が進展し，不安定破壊を引起こす可能性がある。
しかしながら，「平成８年度プラント長寿命化技術開発に関する事業報告書」（平成９年３月
財団法人　発電設備技術検査協会）においては，BWRの炉水温度（約280℃）における熱時
効による材料への影響は大きくないとしている。また，当該部位に，疲労割れ等のき裂が想
定される経年劣化事象が想定されないため，熱時効を起因とする不安定破壊が発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因は考え難いことから，高経年化対策上着
目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

190 弁 玉形弁 腐食（全面腐食）

CUWポンプ入口PLR側調整弁
RHR熱交(A/B)管側冷却水出口弁
計装用空気第２隔離弁
DPT008AH/BH

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

191 弁 玉形弁 腐食（全面腐食）

CUWポンプ入口PLR側調整弁
RHR熱交(A/B)管側冷却水出口弁
計装用空気第２隔離弁
DPT008AH/BH

ヨーク

ヨークは炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

192 弁 玉形弁 腐食（全面腐食） RHR熱交(A/B)管側冷却水出口弁
弁箱内面，弁ふた内面，
弁体及び弁座

弁箱，弁ふた，弁体及び弁座は炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼のため，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

193 弁 玉形弁 腐食（全面腐食）
CUWポンプ入口PLR側調整弁
RHR熱交(A/B)管側冷却水出口弁

弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（13/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

194 弁 玉形弁 疲労割れ

CUWポンプ入口PLR側調整弁
RHR熱交(A/B)管側冷却水出口弁
計装用空気第２隔離弁
DPT008AH/BH

弁棒

弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態では，配管振動等による疲労が蓄積
し，疲労割れが想定される。
しかしながら，電動弁については，バックシートが効く位置の手前でリミットスイッチが切れ，
動作が止まるように設定されているため，弁棒及びバックシート部へ過負荷は加わらない。
一部の電動弁では，全開位置をトルク切れによって調整しており，トルク設定値を高くする
と，弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態となり，配管振動等による疲労が
蓄積し，弁棒に疲労割れを起こすことが考えられる。しかし，トルク設定値はバックシートが
効く程度の力で動作が止まるよう設定されていることから疲労割れが発生する可能性は小
さい。
手動弁については，開操作時にバックシート部への過負荷がかからないように全開操作後
に若干戻す操作を行っている。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

195 弁 玉形弁 疲労割れ
DPT008AH/BH
RCWSポンプ潤滑水タンク出口電磁弁

ベローズ

ベローズは弁を開閉作動させることにより，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，弁の作動頻度が少ないことから低サイクル疲労割れが発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

196 弁 玉形弁 摩耗

［共通］
 CUWポンプ入口PLR側調整弁
 RHR熱交(A/B)管側冷却水出口弁
 計装用空気第２隔離弁
 DPT008AH/BH
 RCWSポンプ潤滑水タンク出口電磁弁

弁棒及びステム

弁棒及びステムはグランドパッキン（黒鉛等）又はOリング（ニトリルゴム）と接触することによ
り摩耗が想定される。
しかしながら弁棒はステンレス鋼であり，弁棒と接するグランドパッキン（黒鉛等），0リング
（ニトリルゴム）よりも硬く，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

197 弁 玉形弁 へたり RCWSポンプ潤滑水タンク出口電磁弁 スプリング

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されて
おり，さらにスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこと
から，へたりが進行する可能性は小さい。スプリングのへたりは分解点検時に目視点検及
び作動確認を実施していくことで検知可能である。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

198 弁 玉形弁 摩耗 RCWSポンプ潤滑水タンク出口電磁弁 バルブ

バルブは閉弁により，シート面がバルブディスクと接触するため，摩耗が想定される。
しかしながら，バルブはステンレス鋼であり，バルブと接するバルブディスク（ニトリルゴム）
よりも硬く摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

199 弁 玉形弁 粒界型応力腐食割れ
DPT008AH/BH
RCWSポンプ潤滑水タンク出口電磁弁

ベローズ

ベローズはニッケル基合金であり，100℃以上の純水に接する応力の高い部位には粒界型
応力腐食割れが想定される。
しかしながら，ベローズの材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料であり，粒界型応
力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

200 弁 玉形弁 腐食（全面腐食）
ジョイントボルト・ナットが低合金鋼又は炭
素鋼の弁共通

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

201 弁 玉形弁 腐食（全面腐食） ヨークが炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼の弁共通 ヨーク

ヨークは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

202 弁 玉形弁 腐食（全面腐食）
冷却水系炭素鋼玉形弁：
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系

弁箱内面，弁ふた内面，
弁体及び弁座

弁箱，弁ふた，弁体及び弁座は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼のため，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

203 弁 玉形弁 腐食（全面腐食）

純水系炭素鋼玉形弁：
 給水系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
冷却水系炭素鋼玉形弁：
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系

弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

204 弁 玉形弁 疲労割れ

［共通］
 給水系
 主蒸気系
 原子炉冷却材再循環系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 補給水系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系

弁棒

弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態では，配管振動等による疲労が蓄積
し，疲労割れが想定される。
しかしながら電動弁については，バックシートが効く位置の手前でリミットスイッチが切れ，動
作が止まるように設定されているため，弁棒及びバックシート部へ過負荷は加わらない。
一部の電動弁では，全開位置をトルク切れによって調整しており，トルク設定値を高くする
と，弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態となり，配管振動等による疲労が
蓄積し，弁棒に疲労割れを起こすことが考えられる。しかし，トルク設定値はバックシートが
効く程度の力で動作が止まるよう設定されていることから疲労割れが発生する可能性は小
さい。
手動弁については，開操作時にバックシート部への過負荷がかからないように全開操作後
に若干戻す操作を行っている。
空気作動弁については作動空気圧が小さいため，バックシート部へ過負荷はかからないこ
とから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

205 弁 玉形弁 疲労割れ

純水系炭素鋼玉形弁：
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
純水系ステンレス鋼玉形弁：
 主蒸気系
 原子炉冷却材再循環系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系

ベローズ

ベローズは弁を開閉作動させることにより，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，弁の作動頻度が少ないことから低サイクル疲労割れが発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

206 弁 玉形弁 摩耗

［共通］
 給水系
 主蒸気系
 原子炉冷却材再循環系
 制御棒駆動系
 ほう酸水注入系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 補給水系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系

弁棒及びステム

弁棒及びステムは，グランドパッキン（黒鉛等）又はOリング（ニトリルゴム）と接触することに
より摩耗が想定される。
しかしながら弁棒はステンレス鋼であり，弁棒と接するグランドパッキン（黒鉛等），Oリング
（ニトリルゴム）よりも硬く，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

207 弁 玉形弁 へたり
海水系ステンレス鋼玉形弁：高圧炉心スプ
レイ機器冷却海水系

スプリング

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されて
おり，さらにスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこと
から，へたりの進行の可能性は小さい。スプリングのへたりは分解点検時に目視点検及び
作動確認を実施していくことで検知可能である。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（14/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

208 弁 玉形弁 摩耗
海水系ステンレス鋼玉形弁：高圧炉心スプ
レイ機器冷却海水系

バルブ

バルブは閉弁により，シート面がバルブディスクと接触するため，摩耗が想定される。
しかしながら，バルブはステンレス鋼であり，バルブと接するバルブディスク（ニトリルゴム）
よりも硬く摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

209 弁 玉形弁 粒界型応力腐食割れ ベローズがニッケル基合金の玉形弁共通 ベローズ

ベローズはニッケル基合金であり，100℃以上の純水に接する応力の高い部位には粒界型
応力腐食割れが想定される。
しかしながら，ベローズの材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料であり，粒界型応
力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

210 弁 逆止弁 腐食（全面腐食） FDW第１隔離弁 弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふた外面は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから腐食が発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

211 弁 逆止弁 腐食（全面腐食）

FDW第１隔離弁
RCCWポンプ出口逆止弁
計装用空気第１隔離弁
SLC注入第２隔離弁

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

212 弁 逆止弁 腐食（全面腐食） RCCWポンプ出口逆止弁
 弁箱，弁ふた，弁体，弁
座及びアーム

弁箱，弁ふた，弁体，弁座及びアームは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定され
る。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆材が注入されており，弁箱内面，弁ふた内面，
弁体及び弁座に腐食が発生する可能性は小さい。また，弁箱及び弁ふた外面は，防食塗
装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから腐食が発生する可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

213 弁 逆止弁 摩耗 FDW第１隔離弁 アームと弁体連結部

スイング型の逆止弁では，弁体背面に不安定な流れが生じると，弁体に不安定力を生じ，
アームと弁体連結部を固定しているナットがゆるむことにより，摩耗が想定される。
しかしながら，FDW第１隔離弁については，多点ストッパーによる弁体まわり止め構造であ
るため，連結部に摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

214 弁 逆止弁 粒界型応力腐食割れ SLC注入第２隔離弁 弁体及び弁座

弁体及び弁座はステンレス鋼であり，内部流体が100℃以上の純水であることから粒界型
応力腐食割れが想定される。
しかしながら，SLC注入第２隔離弁の弁体及び弁座の材料は応力腐食割れの感受性を低
減した材料であり，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

215 弁 逆止弁 貫粒型応力腐食割れ 計装用空気第１隔離弁 弁箱及び弁ふた

弁箱及び弁ふたはステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，塩分が付着することに起因する
貫粒型応力腐食割れの発生が想定される。
しかしながら，原子炉格納容器の給気は塩分除去装置を通気しているため，塩分が付着す
ることに起因する貫粒型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

216 弁 逆止弁 腐食（全面腐食） 屋内設置の炭素鋼系逆止弁共通 弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたは炭素鋼，炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

217 弁 逆止弁 腐食（全面腐食）
屋内設置の逆止弁でジョイントボルト・ナッ
トが炭素鋼又は低合金鋼の弁共通

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

218 弁 逆止弁 腐食（全面腐食）
冷却水系炭素鋼逆止弁：
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系

弁箱内面，弁ふた内面，
弁体，弁座及びアーム

弁箱，弁ふた，弁体，弁座及びアームは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定され
る。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆材が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

219 弁 逆止弁 固着

リフト型逆止弁共通：
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系

弁体

過去に国外プラントにて，リフト型逆止弁の弁体と弁体摺動部の隙間に腐食生成物が堆積
し弁体が固着した事例があり，リフト型逆止弁に弁体の固着が想定される。
しかしながら，浜岡３号機においては，水質管理を実施していることから有意な腐食生成物
の発生するような環境では使用しておらず，弁体の固着が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

220 弁 逆止弁 へたり

スプリングを有するリフト型逆止弁共通：
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系

スプリング

リフト型逆止弁のスプリングは常時応力がかかった状態であり，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されて
おり，さらに，スプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

221 弁 逆止弁 粒界型応力腐食割れ
ステンレス鋼逆止弁：原子炉冷却材浄化
系

弁体及び弁座

弁体及び弁座はステンレス鋼であり，内部流体が100℃以上の純水であることから粒界型
応力腐食割れが想定される。
しかしながら，弁体及び弁座の材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料であり，粒界
型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

222 弁 逆止弁 貫粒型応力腐食割れ
原子炉格納容器内設置のステンレス鋼系
逆止弁

弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたはステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，塩分が付着することに起因する
貫粒型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，原子炉格納容器の給気は塩分除去装置を通気しているため，塩分が付着す
ることに起因する貫粒型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

223 弁 バタフライ弁 腐食（全面腐食） AM設備用SGTS出口閉止弁 弁箱及び底蓋外面

弁箱及び底蓋は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

224 弁 バタフライ弁 腐食（全面腐食） RCCW温度調整弁前弁 弁箱，底蓋及び弁体

弁箱，底蓋及び弁体は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。また，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

225 弁 バタフライ弁 摩耗

［共通］
 AM設備用SGTS出口閉止弁
 RCCW 温度調整弁前弁
 RCWSポンプ出口弁

弁棒

弁棒はグランドパッキン（黒鉛等）と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，弁棒はステンレス鋼であり，接触部はグランドパッキン（黒鉛等）よりも硬いこ
とから摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

226 弁 バタフライ弁 腐食（全面腐食）
AM設備用SGTS出口閉止弁
RCCW温度調整弁前弁

ヨーク

ヨークは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，ヨークには防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることか
ら，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（15/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

227 弁 バタフライ弁 腐食（全面腐食）
AM設備用SGTS出口閉止弁
RCCW温度調整弁前弁

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

228 弁 バタフライ弁 腐食（全面腐食）

ガス系炭素鋼バタフライ弁：非常用ガス処
理系
海水系炭素鋼バタフライ弁のうち屋内に設
置の弁：
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系

弁箱，底蓋外面

弁箱及び底蓋は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

229 弁 バタフライ弁 腐食（全面腐食）
冷却水系炭素鋼バタフライ弁：
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系

弁箱，底蓋及び弁体

弁箱，底蓋及び弁体は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。また，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

230 弁 バタフライ弁 摩耗

［共通］
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 非常用ガス処理系

弁棒

弁棒はグランドパッキン（黒鉛等）と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，弁棒はステンレス鋼であり，接触部はグランドパッキン（黒鉛等）よりも硬いこ
とから摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

231 弁 バタフライ弁 腐食（全面腐食）
共通（海水系炭素鋼バタフライ弁のうち屋
内に設置の弁）

ヨーク

ヨークは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，ヨークには防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることか
ら，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

232 弁 バタフライ弁 腐食（全面腐食）
共通（海水系炭素鋼バタフライ弁のうち屋
内に設置の弁）

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

233 弁 安全弁 摩耗

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口隔離弁間逃がし
弁
 CRD駆動水加熱器逃がし弁

弁棒

弁棒は弁体と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，ステンレス鋼であり，作動回数がほとんどないことから，摩耗が発生する可能
性は極めて小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する

② ②

234 弁 安全弁 へたり

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口隔離弁間逃がし
弁
 CRD駆動水加熱器逃がし弁

スプリング

スプリングは常時応力がかかった状態であり，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定され
ており，また，スプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりが進行する可能性は小さい。スプリングのへたりは分解点検時に目視点検及
びフランジ構造のものについては組立後の作動確認を実施していくことで検知可能である。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

235 弁 安全弁 疲労割れ
RHRポンプ原子炉側入口隔離弁間逃がし
弁

ベローズ

ベローズは弁の開閉に伴う伸縮の繰り返しにより，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，弁の作動頻度が少なく，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

236 弁 安全弁 粒界型応力腐食割れ
RHRポンプ原子炉側入口隔離弁間逃がし
弁

ベローズ

ベローズはステンレス鋼であり，内部流体が100℃以上の純水であることから粒界型応力腐
食割れが想定される。
しかしながら，ベローズの材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料であり，粒界型応
力腐食割れが発生する可能性は小さい。また，これまでの点検結果から有意な腐食は確認
されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

237 弁 安全弁 腐食（全面腐食）

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口隔離弁間逃がし
弁
 CRD駆動水加熱器逃がし弁

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

238 弁 安全弁 腐食（全面腐食）
RHRポンプ原子炉側入口隔離弁間逃がし
弁

弁箱外面

弁箱は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

239 弁 安全弁 粒界型応力腐食割れ CRD駆動水加熱器逃がし弁 弁箱及びノズルシート

弁箱及びノズルシートはステンレス鋼であり，内部流体が100℃以上の純水であることから
粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，分解点検時における目視点検及び漏えい試験により設備の健全性を定期的
に確認しており，これまでの点検結果から有意な欠陥は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① ②

240 弁 安全弁 摩耗

［共通］
 制御棒駆動系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系

弁棒

弁棒は弁体と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，ステンレス鋼であり，作動回数がほとんどないことから，摩耗が発生する可能
性は極めて小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

241 弁 安全弁 へたり

［共通］
 制御棒駆動系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系

スプリング

スプリングは常時応力がかかった状態であり，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定され
ており，また，スプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりが進行する可能性は小さい。スプリングのへたりは分解点検時に目視点検及
びフランジ構造のものについては組立後の作動確認を実施していくことで検知可能である。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

242 弁 安全弁 疲労割れ
ベローズを有する純水系炭素鋼安全弁共
通

ベローズ

ベローズは弁の開閉に伴う伸縮の繰返しにより，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，弁の作動頻度が少なく，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。ま
た，第９回定期点検（平成11年度）において，LPCSポンプ入口管逃し弁のベローズについ
ては初期不良に起因したものと考えられる割れが確認されたことから取替えを実施している
が，その後の分解点検における目視点検にて割れは確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

243 弁 安全弁 粒界型応力腐食割れ
ベローズを有する純水系炭素鋼安全弁共
通

ベローズ

ベローズはステンレス鋼であり，内部流体が100℃以上の純水であることから粒界型応力腐
食割れが想定される。
しかしながら，ベローズの材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料であり，粒界型応
力腐食割れが発生する可能性は小さい。また，これまでの点検結果から有意な腐食は確認
されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

244 弁 安全弁 腐食（全面腐食）

［共通］
 制御棒駆動系
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②
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245 弁 安全弁 腐食（全面腐食） 純水系炭素鋼安全弁共通 弁箱外面

弁箱は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

246 弁 安全弁 粒界型応力腐食割れ 純水系ステンレス鋼安全弁共通 弁箱及びノズルシート

弁箱及びノズルシートはステンレス鋼であり，内部流体が100℃以上の純水であることから
粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，分解点検時における目視点検及び漏えい試験により設備の健全性を定期的
に確認しており，これまでの点検結果から有意な欠陥は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① ②

247 弁 ボール弁 腐食（全面腐食） CUWろ過脱塩塔入口第１弁 弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

248 弁 ボール弁 摩耗 CUWろ過脱塩塔入口第１弁 弁体

弁体は常に弁座（高分子ポリエチレン）と接触しているため，弁体が回転することにより摩耗
が想定される。
しかしながら，弁体はステンレス鋼であり，接触部は弁座よりも硬いことから，摩耗が発生す
る可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

249 弁 ボール弁 摩耗 CUWろ過脱塩塔入口第１弁 弁棒

弁棒はグランドパッキン（黒鉛等）と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，弁棒はステンレス鋼であり，接触部はグランドパッキン（黒鉛等）よりも硬いこ
とから摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

250 弁 ボール弁 腐食（全面腐食） CUWろ過脱塩塔入口第１弁 ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

251 弁 ボール弁 腐食（全面腐食） CUWろ過脱塩塔入口第１弁  ヨーク

ヨークは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

252 弁 ボール弁 腐食（全面腐食） 原子炉冷却材浄化系 弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

253 弁 ボール弁 摩耗 原子炉冷却材浄化系 弁体

弁体は常に弁座（高分子ポリエチレン）と接触しているため，弁体が回転することにより摩耗
が想定される。
しかしながら，弁体はステンレス鋼であり，接触部は弁座よりも硬いことから，摩耗が発生す
る可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

254 弁 ボール弁 摩耗 原子炉冷却材浄化系 弁棒

弁棒はグランドパッキン（黒鉛等）と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，弁棒はステンレス鋼であり，接触部はグランドパッキン（黒鉛等）よりも硬いこ
とから摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

255 弁 ボール弁 腐食（全面腐食） 原子炉冷却材浄化系 ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

256 弁 ボール弁 腐食（全面腐食） 原子炉冷却材浄化系 ヨーク

ヨークは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

257 弁 電磁弁 摩耗 CRD駆動水安定弁 弁座

弁が開閉するとシート面で摺動するため，摩耗が想定される。
しかしながら，弁座はステンレス鋼であり，弁座と接する消耗品であるメインバルブ（テフロ
ン）よりも硬く摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

258 弁 電磁弁 腐食（全面腐食） CRD駆動水安定弁  取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

259 弁 制御弁 腐食（全面腐食） RCCW温度調整弁 弁箱内面及び弁体

弁箱及び弁体は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

260 弁 制御弁 腐食（全面腐食） CUWろ過脱塩塔流量調整弁 弁箱及び弁ふた外面

弁箱及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する

② ②

261 弁 制御弁 腐食（全面腐食） RCCW温度調整弁 弁箱外面

弁箱は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

262 弁 制御弁 腐食（全面腐食）

［共通］
 CUWろ過脱塩塔流量調整弁
 RCCW温度調整弁
 CRD駆動水流量調整弁

ヨーク

ヨークは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり,腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

263 弁 制御弁 腐食（全面腐食）
CUWろ過脱塩塔流量調整弁
RCCW温度調整弁

ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

264 弁 制御弁 腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ機器冷却水系 弁箱及び弁体

弁箱及び弁体は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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265 弁 制御弁 腐食（全面腐食）
［共通］
 原子炉冷却材浄化系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系

弁箱外面

弁箱は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

266 弁 制御弁 腐食（全面腐食） 原子炉冷却材浄化系 弁ふた外面

弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

267 弁 制御弁 腐食（全面腐食）
［共通］
 原子炉冷却材浄化系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系

ヨーク

ヨークは炭素鋼，又は炭素鋼鋳鋼であり,腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装を施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

268 弁 制御弁 腐食（全面腐食） 共通（炭素鋼の弁） ジョイントボルト・ナット

ジョイントボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり,腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

269 弁
電動弁用駆
動部

摩耗

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口第１隔離弁駆動
部
 HPCSポンプS/C側入口隔離弁駆動部
 RCWSポンプ出口弁駆動部

軸受

軸受は，接触面において摩耗が想定される。
しかしながら，電動弁用駆動部は作動頻度が少ないことから，摩耗が発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

270 弁
電動弁用駆
動部

摩耗

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口第１隔離弁駆動
部
 HPCSポンプS/C側入口隔離弁駆動部
 RCWSポンプ出口弁駆動部

主軸

主軸は，接触面において摩耗が想定される。
しかしながら，電動弁用駆動部は作動頻度が少ないことから，摩耗が発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

271 弁
電動弁用駆
動部

へたり

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口第１隔離弁駆動
部
 HPCSポンプS/C側入口隔離弁駆動部
 RCWSポンプ出口弁駆動部

トルクスプリングパック

トルクスプリングパックは，トルクスイッチ作動時にバネがたわむことからへたりが想定され
る。
しかしながら，スプリングはDIN 50CrV4（JIS SUP10相当）で耐久性に優れていることから，
へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

272 弁
電動弁用駆
動部

導通不良

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口第１隔離弁駆動
部
 HPCSポンプS/C側入口隔離弁駆動部
 RCWSポンプ出口弁駆動部

 トルクスイッチ，リミットス
イッチ

トルクスイッチ，リミットスイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化
皮膜により導通不良が想定される。
しかしながら，トルクスイッチ，リミットスイッチはカバー内に収納されていることから，塵埃付
着，酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

273 弁
電動弁用駆
動部

腐食（全面腐食）
RHRポンプ原子炉側入口第1隔離弁駆動
部
HPCSポンプS/C側入口隔離弁駆動部

取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

274 弁
電動弁用駆
動部

腐食（全面腐食）
RHRポンプ原子炉側入口第1隔離弁駆動
部
HPCSポンプS/C側入口隔離弁駆動部

フレーム及びエンドブラ
ケット

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

275 弁
電動弁用駆
動部

高サイクル疲労割れ

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口第１隔離弁駆動
部
 HPCSポンプS/C側入口隔離弁駆動部
 RCWSポンプ出口弁駆動部

主軸
「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

276 弁
電動弁用駆
動部

腐食（全面腐食）

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口第１隔離弁駆動
部
 HPCSポンプS/C側入口隔離弁駆動部
 RCWSポンプ出口弁駆動部

固定子コア及び回転子コ
ア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

277 弁
電動弁用駆
動部

疲労割れ

［共通］
 RHRポンプ原子炉側入口第１隔離弁駆動
部
 HPCSポンプS/C側入口隔離弁駆動部
 RCWSポンプ出口弁駆動部

回転子棒，回転子エンド
リング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

278 弁
電動弁用駆
動部

摩耗

［共通］
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 非常用ガス処理系

 軸受

軸受は，接触面において摩耗が想定される。
しかしながら，電動弁用駆動部は作動頻度が少ないことから，摩耗が発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

279 弁
電動弁用駆
動部

摩耗

［共通］
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 非常用ガス処理系

主軸

主軸は，接触面において摩耗が想定される。
しかしながら，電動弁用駆動部は作動頻度が少ないことから，摩耗が発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

280 弁
電動弁用駆
動部

へたり

［共通］
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 非常用ガス処理系

 トルクスプリングパック

トルクスプリングパックは，トルクスイッチ作動時にバネがたわむことからへたりが想定され
る。
しかしながら，スプリングはDIN 50CrV4（JIS SUP10相当）で耐久性に優れていることから，
へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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281 弁
電動弁用駆
動部

導通不良

［共通］
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 非常用ガス処理系

トルクスイッチ，リミットス
イッチ

トルクスイッチ，リミットスイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化
皮膜により導通不良が想定される。
しかしながら，トルクスイッチ，リミットスイッチはカバー内に収納されていることから，塵埃付
着，酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

282 弁
電動弁用駆
動部

腐食（全面腐食） 屋内電動弁用駆動部（交流） 取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

283 弁
電動弁用駆
動部

腐食（全面腐食） 屋内電動弁用駆動部（交流）
フレーム及びエンドブラ
ケット

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

284 弁
電動弁用駆
動部

高サイクル疲労割れ

［共通］
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 非常用ガス処理系

 主軸
「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

285 弁
電動弁用駆
動部

腐食（全面腐食）

［共通］
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 非常用ガス処理系

固定子コア及び回転子コ
ア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

286 弁
電動弁用駆
動部

疲労割れ

［共通］
 余熱除去系
 低圧炉心スプレイ系
 高圧炉心スプレイ系
 原子炉冷却材浄化系
 燃料プール冷却浄化系
 原子炉機器冷却水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 原子炉機器冷却海水系
 高圧炉心スプレイ機器冷却海水系
 非常用ガス処理系

回転子棒，回転子エンド
リング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

287 弁
空気作動弁
用駆動部

腐食（全面腐食） RCCW緊急閉鎖弁駆動部
スプリングケース及びシリ
ンダ

スプリングケース，シリンダは炭素鋼又は鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，シリンダ内面については除湿された清浄な空気であること，また，シリンダ外
面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

288 弁
空気作動弁
用駆動部

摩耗 RCCW緊急閉鎖弁駆動部
シリンダ及びラック付ピス
トン

シリンダはラック付ピストンと接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，ラック付ピストンにはゴム製のピストンパッキンが装着され，金属同士が直接
接触しない構造となっており，シリンダ内面には，耐摩耗性に優れたクロムメッキ処理が施さ
れていることから，摩耗が発生する可能性は極めて小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

289 弁
空気作動弁
用駆動部

腐食（全面腐食） RCCW緊急閉鎖弁駆動部 ラック付ピストン

ラック付ピストンは鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，シリンダ内は除湿された清浄な空気であることから，腐食が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

290 弁
空気作動弁
用駆動部

へたり RCCW緊急閉鎖弁駆動部 スプリング

スプリングは常時応力がかかった状態であり，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定され
ており，また，スプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

291 弁
空気作動弁
用駆動部

導通不良 RCCW緊急閉鎖弁駆動部 リミットスイッチ

リミットスイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化被膜により導通
不良が想定される。
しかしながら，使用しているリミットスイッチは密閉構造のケースに収納され，屋内空調環境
に設置していることから，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

292 弁
空気作動弁
用駆動部

腐食（全面腐食） RCCW緊急閉鎖弁駆動部 シリンダボルト･ナット

シリンダボルト･ナットは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

293 弁
空気作動弁
用駆動部

腐食（全面腐食） RCCW緊急閉鎖弁駆動部 取付ボルト・ナット

取付ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

294 弁
空気作動弁
用駆動部

腐食（全面腐食）
［共通］
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 非常用ガス処理系

スプリングケース及びシリ
ンダ

スプリングケース，シリンダは炭素鋼又は鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，シリンダ内面については除湿された清浄な空気であること，また，シリンダ外
面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

295 弁
空気作動弁
用駆動部

摩耗
［共通］
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 非常用ガス処理系

シリンダ及びラック付ピス
トン

シリンダはラック付ピストンと接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，ラック付ピストンにはゴム製のピストンパッキンが装着され，金属同士が直接
接触しない構造となっており，シリンダ内面には，耐摩耗性に優れたクロムメッキ処理が施さ
れていることから，摩耗が発生する可能性は極めて小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

296 弁
空気作動弁
用駆動部

腐食（全面腐食）
［共通］
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 非常用ガス処理系

ラック付ピストン

ラック付ピストンは鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，シリンダ内は除湿された清浄な空気であることから，腐食が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

297 弁
空気作動弁
用駆動部

へたり
［共通］
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 非常用ガス処理系

スプリング

スプリングは常時応力がかかった状態であり，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定され
ており，また，スプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（19/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

298 弁
空気作動弁
用駆動部

導通不良
［共通］
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 非常用ガス処理系

 リミットスイッチ

リミットスイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化被膜により導通
不良が想定される。
しかしながら，使用しているリミットスイッチは密閉構造のケースに収納されており，屋内空
調環境に設置されていることから，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

299 弁
空気作動弁
用駆動部

腐食（全面腐食）
［共通］
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 非常用ガス処理系

シリンダボルト･ナット

シリンダボルト･ナットは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

300 弁
空気作動弁
用駆動部

腐食（全面腐食）
［共通］
 高圧炉心スプレイ機器冷却水系
 非常用ガス処理系

取付ボルト・ナット

取付ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

301 炉内構造物 炉内構造物 粒界型応力腐食割れ

炉心支持板
燃料支持金具
制御棒案内管
余熱除去系（低圧注入系）配管（原子炉圧
力容器内部）
差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧
力容器内部）
炉内核計装案内管

支持板，リム胴，補強
ビーム，周辺燃料支持金
具，スリーブ，ボディ，
ベース，パイプ，サポート
プレート，インコアスタビラ
イザ，フランジネック，ベ
ローズ

炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管，余熱除去系（低圧注入系）配管（原子炉
圧力容器内部），差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部），炉内核計装案
内管については，ステンレス鋼であり高温の純水環境中にあるため，粒界型応力腐食割れ
が想定される。
しかしながら，建設時の粒界型応力腐食割れ対策や現在までの運転経験により，粒界型応
力腐食割れの可能性は小さい。また，余熱除去系（低圧注入系）配管（原子炉圧力容器内
部）については第15回定期検査（平成19年度）において，周辺燃料支持金具，制御棒案内
管，差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部），炉内核計装案内管について
は平成26年度において，水中テレビカメラによる目視点検により健全性を確認している。
ステンレス鋼の粒界型応力腐食割れは，引張応力，材料の感受性，腐食環境の三因子が
同時に存在する条件下で発生するが，安定停止状態においては100℃を超える環境とはな
らないため，粒界型応力腐食割れの発生・進展の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

302 炉内構造物 炉内構造物 高サイクル疲労割れ
制御棒案内管
ジェットポンプ
炉内核計装案内管

ボディ，ライザブレース，
計測配管，パイプ，インコ
アスタビライザ

制御棒案内管，ジェットポンプ，炉内核計装案内管は炉心流による流体振動を受けるため，
高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，流体振動による高サイクル疲労については，設計段階において考慮されてい
るため，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。また，ジェットポンプ計測配管に
ついては,第11回定期検査（平成13年度）において，福島第二原子力発電所１号機で高サイ
クル疲労割れにより折損した事例を受けて,クランプの取付けにより流体振動による共振を
回避する対策を実施している。さらに，第14回定期検査（平成18年度）において，柏崎刈羽
原子力発電所１号機でクランプを取付けていた計測配管が折損した事例を受けて，流体振
動による共振の影響が大きい計測配管のクランプを取外し，水中テレビカメラによる目視点
検を実施するとともに，計測配管に高サイクル疲労割れが発生した場合でも機能を維持で
きる改良型クランプへの取替えを実施している。また，制御棒案内管，ジェットポンプ，炉内
核計装案内管については，平成26年度において，水中テレビカメラによる目視点検により健
全性を確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

303 炉内構造物 炉内構造物 照射スウェリング

炉心シュラウド
上部格子板
炉心支持板
燃料支持金具
制御棒案内管

中間胴，グリッドプレー
ト，支持板，中央燃料支
持金具，周辺燃料支持金
具，スリーブ

高照射領域で使用される炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，中央及び周辺燃料支
持金具，制御棒案内管については，照射スウェリングが想定される。
しかしながら，BWRの温度環境（約280 ℃）や照射量では照射スウェリングの発生の可能性
は極めて小さい。また，中性子照射量の高い上部格子板については，平成26年度におい
て，水中テレビカメラによる目視点検により健全性を確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

304 炉内構造物 炉内構造物 照射クリープ

炉心シュラウド
上部格子板
炉心支持板
燃料支持金具
制御棒案内管

中間胴，グリッドプレー
ト，支持板，中央燃料支
持金具，周辺燃料支持金
具，スリーブ

高照射領域で使用される炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，中央及び周辺燃料支
持金具，制御棒案内管については，照射クリープが想定される。
しかしながら，BWRの高照射領域にある炉内構造物においては，照射クリープの影響が問
題となる内圧等による荷重制御型の荷重はなく，差圧等による応力も非常に小さいことか
ら，照射クリープが発生する可能性は小さい。また，中性子照射量の高い上部格子板につ
いては，平成26年度において，水中テレビカメラによる目視点検により健全性を確認してい
る。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

305 炉内構造物 炉内構造物 熱時効
燃料支持金具
炉心スプレイ配管・スパージャ
ジェットポンプ

中央燃料支持金具，ノズ
ル，ライザ，インレットミキ
サ，ディフューザ，ブラ
ケット

中央燃料支持金具，炉心スプレイ配管・スパージャ及びジェットポンプはステンレス鋳鋼であ
り，また高温純水中にあるため，熱時効による材料の靱性低下が想定され，この状態でき
裂が存在する場合には小さな荷重でき裂が進展し，不安定破壊を引き起こす可能性があ
る。
しかしながら，「平成８年度プラント長寿命化技術開発に関する事業報告書」（平成９年３月
財団法人　発電設備技術検査協会）においては，BWRの炉水温度（約280℃）における熱時
効による材料への影響は大きくないとしている。また，中央燃料支持金具及びジェットポンプ
でステンレス鋳鋼である部位には，熱時効の原因となるき裂は経年劣化事象として想定さ
れていないため，熱時効が発生する可能性は小さい。なお，中央燃料支持金具については
第16回定期検査（平成21年度）において，炉心スプレイ配管・スパージャ，ジェットポンプに
ついては平成26年度において，水中テレビカメラによる目視点検により健全性を確認してい
る。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①③ ②

306 炉内構造物 炉内構造物 疲労割れ
余熱除去系(低圧注入系)配管(原子炉圧
力容器内部)

ベローズ

余熱除去系(低圧注入系)配管(原子炉圧力容器内部)については，炉心シュラウドと原子炉
圧力容器との間に熱膨張差による相対変位が発生し，プラント起動停止時等の繰返しによ
る低サイクル疲労割れの発生が想定される。
しかしながら，ベローズにより伸縮可能な構造で相対変位に追従可能であり，構造的に大き
な荷重が作用しないため，割れに至る疲労が蓄積される可能性は小さい。また，余熱除去
系(低圧注入系)配管(原子炉圧力容器内部)については，水中テレビカメラによる定期的な
目視点検により健全性を確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

307 炉内構造物 炉内構造物 摩耗
余熱除去系(低圧注入系)配管(原子炉圧
力容器内部)

スリーブ

余熱除去系（低圧注入系）配管（原子炉圧力容器内部）のフランジネック及びスリーブにつ
いては，プラント起動停止時等の温度変動に伴う相対変位による摩耗が想定される。
しかしながら，スリーブとフランジネックの摺動面に対し表面硬化処理をしていることから，
摩耗する可能性は小さい。また，余熱除去系(低圧注入系)配管(原子炉圧力容器内部)につ
いては，水中テレビカメラによる定期的な目視点検により健全性を確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

308 ケーブル
ケーブルトレ
イ，電線管

腐食（全面腐食）
ケーブルトレイ
電線管

埋込金物

屋内の埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

309 ケーブル
ケーブルトレ
イ，電線管

腐食（全面腐食）
ケーブルトレイ
電線管

ケーブルトレイ，電線管
及びサポート等の外面

屋内のケーブルトレイ，電線管及びサポート等は炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定
される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ①

310 ケーブル
ケーブルトレ
イ，電線管

腐食（全面腐食） 電線管 電線管の内面

電線管は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，電線管内面は溶融亜鉛メッキが施されており，腐食が発生する可能性は小さ
い。また，電線管内面へ水気が浸入しやすい屋外においては，布設施工時，電線管接続部
について防水処理を施している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

311 ケーブル
ケーブルトレ
イ，電線管

腐食 電線管
電線管のコンクリート埋
設部外面

電線管は，炭素鋼であり，コンクリート埋設部におけるコンクリートが中性化した場合に腐食
が想定される。
しかしながら，電線管外面は溶融亜鉛メッキが施されていること及び実機コンクリートにお
けるサンプリング結果では中性化はほとんど見られておらず，腐食が発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（20/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

312 ケーブル
ケーブルトレ
イ，電線管

樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

ケーブルトレイ
電線管

基礎ボルト
「機械設備の技術評価書」の基礎ボルトと評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

②③ －

313 ケーブル
ケーブル接続
部

腐食（全面腐食） ウォールペネトレーション接続 スリーブ，端子箱

スリーブ，端子箱は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

314 ケーブル
ケーブル接続
部

疲労割れ 端子台接続 接続端子

1999年７月に柏崎刈羽原子力発電所７号機において，電動機接続端子の損傷不具合が発
生しているが，この事象は端子箱内にあるケーブルの押え板に緩みが生じたところに，ケー
ブルが機器の振動と共振したため，端子部に繰返し応力が発生し，折損に至ったものであ
る。
この水平展開として，浜岡３号機の類似構造のものについて，端子部を確認しており，接続
端子の疲労割れ発生の可能性は極めて小さいと判断できる。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① ②

315 ケーブル
ケーブル接続
部

腐食（全面腐食） 直ジョイント接続 スプライス

スプライスは銅であり，腐食が想定される。
しかしながら，直ジョイント接続は構造上スプライス部が絶縁物にて覆われており，屋内空
調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

316 ケーブル
ケーブル接続
部

導通不良 ウォールペネトレーション接続 電線

電線に大きな荷重が作用すると，断線や接続部の外れ等により導通不良が想定される。
しかしながら，電線単体には外部からの大きな荷重が作用しない構造となっており，導通不
良が発生する可能性は極めて小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

317
コンクリート
構造物及び
鉄骨構造物

コンクリート構
造物及び鉄
骨構造物

アルカリ骨材反応によ
る強度低下

コンクリート コンクリート

コンクリート中の反応性シリカを含む骨材と，セメント等に含まれるアルカリ（ナトリウムイオ
ンやカリウムイオン）が，水の存在下で反応してアルカリ珪酸塩を生成し，この膨張作用によ
りコンクリートにひび割れが生じ，コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性が
ある。
浜岡３号機は，運転開始後30年近く経過しており，これまで定期的に目視点検を実施してい
るが，アルカリ骨材反応に起因すると判断されるひび割れ等は確認されていない。
また，今後のアルカリ骨材反応による膨張の可能性を確認するために，対象構造物からコ
アを採取し，膨張率を測定した結果，全膨張率は材齢６ケ月で0.05%未満の判定基準に対し
て、全ての対象構造物で基準値以下であった。
以上から，アルカリ骨材反応については，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな
いと判断する。

① ②

318
コンクリート
構造物及び
鉄骨構造物

コンクリート構
造物及び鉄
骨構造物

凍結融解による強度
低下

コンクリート コンクリート

コンクリート中の水分が凍結し，それが気温の上昇や日射を受けること等により融解する凍
結融解を繰返すことでコンクリートにひび割れが生じ，コンクリート構造物としての健全性が
損なわれる可能性がある。
凍害危険度の分布図によると浜岡３号機の周辺地域は「ごく軽微」よりも危険度が低い。し
たがって，凍結融解による強度低下は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな
いと判断する。

③ ②

319
コンクリート
構造物及び
鉄骨構造物

コンクリート構
造物及び鉄
骨構造物

金属疲労 鉄骨 鉄骨

鉄は繰返し応力を受けると金属疲労を起こし，疲労破壊に至る可能性があり，鉄骨の強度
低下につながる可能性がある。鉄骨構造物のうち，風による繰返し荷重を受ける排気筒が
対象構造物として考えられる。
排気筒は，その耐震裕度を向上させるために鉄塔支持化（オイルダンパ付）を実施し，2007
年５月に完了している。
鉄塔支持化後では，鉄塔を含む架構全体の固有周期から共振風速を算出すると57.7m/sと
なり，浜岡原子力発電所での至近10年間の観測 大風速32.1m/s（10分間平均）と比較し
て，共振現象が発生する可能性は極めて小さい。今後も外筒の共振現象による疲労が大き
く変化する要因があるとは考え難い。
また，これまでの目視点検でも共振による疲労割れは確認されていない。
以上から，鉄骨の金属疲労については，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな
いと判断する。

①② ②

320
計測制御設
備

計測装置 粒界型応力腐食割れ

原子炉圧力計測装置
機関入口潤滑油圧力計測装置
HPCSポンプ出口圧力計測装置
機関付清水ポンプ出口圧力計測装置
HPCSポンプ出口流量計測装置
原子炉水位計測装置

計装配管，継手及び計装
弁

計装配管，継手，計装弁はステンレス鋼であり，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，内部流体の温度は100℃未満であり応力腐食割れが生じる可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

321
計測制御設
備

計測装置 粒界型応力腐食割れ
原子炉圧力計測装置
原子炉水位計測装置

過流量阻止弁

過流量阻止弁はステンレス鋼であり，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，内部流体の温度は100 ℃未満であり，応力腐食割れが生じる可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

322
計測制御設
備

計測装置 導通不良

機関入口潤滑油圧力計測装置
HPCSポンプ出口圧力計測装置
機関付清水ポンプ出口圧力計測装置
非常用C/C室L/C入口温度計測装置
スクラム排出容器レベル水位計測装置
スクラム用地震計振動計測装置
ディーゼル発電機過速度位置計測装置

圧力検出器，温度検出
器，水位検出器，地震加
速度検出器及び位置検
出器

圧力検出器，温度検出器，水位検出器，地震加速度検出器，位置検出器は，接点に付着
する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化被膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

323
計測制御設
備

計測装置
特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

原子炉圧力計測装置
RHR機器室周囲温度計測装置
中央制御室還気温度計測装置
HPCSポンプ出口流量計測装置
RCWSポンプ軸受潤滑水流量計測装置
原子炉水位計測装置
起動領域モニタ中性子束計測装置
原子炉建屋換気モニタ放射線計測装置
スクラム用地震計振動計測装置

信号変換処理部

信号変換処理部は， マイグレーションにより基板内ICでの回路間短絡・断線といった電気
回路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置されていることから，マイグレーションによる特性変化が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

324
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食） スクラム排出容器レベル水位計測装置
計装配管，プレート及び
取付ボルト・ナット

計装配管，プレート及び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

325
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食）

原子炉圧力計測装置
機関入口潤滑油圧力計測装置
HPCSポンプ出口圧力計測装置
機関付清水ポンプ出口圧力計測装置
HPCSポンプ出口流量計測装置
原子炉水位計測装置
スクラム排出容器レベル水位計測装置

サポート及びベースプ
レート

サポート及びベースプレートは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

326
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食）

原子炉圧力計測装置
機関入口潤滑油圧力計測装置
HPCSポンプ出口圧力計測装置
機関付清水ポンプ出口圧力計測装置
非常用C/C室L/C入口温度計測装置
HPCSポンプ出口流量計測装置
原子炉水位計測装置
原子炉建屋換気モニタ放射線計測装置

計器架台

計器架台は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

327
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食）

原子炉圧力計測装置
機関入口潤滑油圧力計測装置
HPCSポンプ出口圧力計測装置
機関付清水ポンプ出口圧力計測装置
HPCSポンプ出口流量計測装置
原子炉水位計測装置
起動領域モニタ中性子束計測装置
原子炉建屋換気モニタ放射線計測装置
スクラム用地震計振動計測装置

取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②
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328
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食）
起動領域モニタ中性子束計測装置
スクラム用地震計振動計測装置

筐体

筐体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

329
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食）

原子炉圧力計測装置
機関入口潤滑油圧力計測装置
HPCSポンプ出口圧力計測装置
機関付清水ポンプ出口圧力計測装置
HPCSポンプ出口流量計測装置
原子炉水位計測装置
起動領域モニタ中性子束計測装置

埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

330
計測制御設
備

計測装置
樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

非常用C/C室L/C入口温度計測装置
原子炉建屋換気モニタ放射線計測装置

基礎ボルト
「機械設備の技術評価書」の基礎ボルトと評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

②③ －

331
計測制御設
備

計測装置 粒界型応力腐食割れ
圧力計測装置
流量計測装置
水位計測装置

計装配管，継手及び計装
弁

計装配管，継手，計装弁はステンレス鋼であり，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，内部流体の温度は100℃未満であり応力腐食割れが生じる可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

332
計測制御設
備

計測装置 粒界型応力腐食割れ
原子炉圧力計測装置
原子炉水位計測装置

過流量阻止弁

過流量阻止弁はステンレス鋼であり，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，内部流体の温度は100 ℃未満であり，応力腐食割れが生じる可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

333
計測制御設
備

計測装置 導通不良

圧力計測装置
温度計測装置
水位計測装置
位置計測装置

圧力検出器，温度検出
器，水位検出器及び位置
検出器

圧力検出器，温度検出器，水位検出器及び位置検出器は接点に付着する浮遊塵埃と接点
表面に形成される酸化被膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化被膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

334
計測制御設
備

計測装置
特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

圧力計測装置
温度計測装置
流量計測装置
水位計測装置
中性子束計測装置
放射線計測装置

信号変換処理部

信号変換処理部は，マイグレーションによる基板内ICでの回路間短絡・断線といった電気回
路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置していることから，特性変化が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

335
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食） 水位計測装置
計装配管，プレート及び
取付ボルト・ナット

計装配管，プレート及び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

336
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食）

原子炉圧力計測装置
機関入口潤滑油圧力計測装置
HPCSポンプ出口圧力計測装置
機関付清水ポンプ出口圧力計測装置
RHR機器室周囲温度計測装置
中央制御室還気温度計測装置
非常用C/C室L/C入口温度計測装置
HPCSポンプ出口流量計測装置
RCWSポンプ軸受潤滑水流量計測装置
原子炉水位計測装置
スクラム排出容器レベル水位計測装置
起動領域モニタ中性子束計測装置
原子炉建屋換気モニタ放射線計測装置
スクラム用地震計振動計測装置
ディーゼル発電機過速度位置計測装置

サポート及びベースプ
レート

サポート及びベースプレートは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

337
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食） 計器架台を有する計測装置 計器架台

計器架台は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

338
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食） 取付ボルトを有する計測装置 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

339
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食） 筐体を有する計測装置 筐体

筐体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

340
計測制御設
備

計測装置 腐食（全面腐食） 埋込金物を有する計測装置 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食の可能性は小さい。また，コンクリート
埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コンクリート
におけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

341
計測制御設
備

計測装置
樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

後打ちケミカルアンカを有する計測装置 基礎ボルト
「機械設備の技術評価書」の基礎ボルトと評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

②③ －

342
計測制御設
備

補助継電器
盤

腐食（全面腐食） A系原子炉保護系盤 筺体

筺体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

343
計測制御設
備

補助継電器
盤

腐食（全面腐食） A系原子炉保護系盤 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化するとは考え難いことから，高経年化対策上着目す
べき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

344
計測制御設
備

補助継電器
盤

腐食（全面腐食） A系原子炉保護系盤 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

345
計測制御設
備

補助継電器
盤

導通不良 A系原子炉保護系盤
電磁接触器，補助継電器
及びタイマー

電磁接触器，補助継電器及びタイマーは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成され
る酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（22/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

346
計測制御設
備

補助継電器
盤

腐食（全面腐食）

B系原子炉保護系盤
高圧炉心スプレイ系盤
A系RHR･LPCS･RCCW･RCWS盤
B系･C系RHR･RCCW･RCWS盤
A系RPSトリップチャンネル盤
B系RPSトリップチャンネル盤
スクラムソレノイドヒューズ盤(A)
スクラムソレノイドヒューズ盤(B)
スクラムソレノイドヒューズ盤(C)
スクラムソレノイドヒューズ盤(D)
スクラムソレノイドヒューズ盤(E)
スクラムソレノイドヒューズ盤(F)
スクラムソレノイドヒューズ盤(G)
スクラムソレノイドヒューズ盤(H)
ESSトリップチャンネル盤(Ⅰ)
ESSトリップチャンネル盤(Ⅱ)
ESSトリップチャンネル盤(Ⅲ)
MSLC・FCS・SGTS盤(Ⅰ)
MSLC・FCS・SGTS盤(Ⅱ)
RCWS渦流ストレーナ(A)継電器盤
RCWS渦流ストレーナ(B)継電器盤
HPCWS渦流ストレーナ継電器盤

筺体及び取付ボルト

筺体及び取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

347
計測制御設
備

補助継電器
盤

腐食（全面腐食）

B系原子炉保護系盤
高圧炉心スプレイ系盤
A系RHR･LPCS･RCCW･RCWS盤
B系･C系RHR･RCCW･RCWS盤
A系RPSトリップチャンネル盤
B系RPSトリップチャンネル盤
スクラムソレノイドヒューズ盤(A)
スクラムソレノイドヒューズ盤(B)
スクラムソレノイドヒューズ盤(C)
スクラムソレノイドヒューズ盤(D)
スクラムソレノイドヒューズ盤(E)
スクラムソレノイドヒューズ盤(F)
スクラムソレノイドヒューズ盤(G)
スクラムソレノイドヒューズ盤(H)
ESSトリップチャンネル盤(Ⅰ)
ESSトリップチャンネル盤(Ⅱ)
ESSトリップチャンネル盤(Ⅲ)
MSLC・FCS・SGTS盤(Ⅰ)
MSLC・FCS・SGTS盤(Ⅱ)
RCWS渦流ストレーナ(A)継電器盤
RCWS渦流ストレーナ(B)継電器盤
HPCWS渦流ストレーナ継電器盤

埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化するとは考え難いことから，高経年化対策上着目す
べき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

348
計測制御設
備

補助継電器
盤

導通不良

B系原子炉保護系盤
高圧炉心スプレイ系盤
A系RHR･LPCS･RCCW･RCWS盤
B系･C系RHR･RCCW･RCWS盤
A系RPSトリップチャンネル盤
B系RPSトリップチャンネル盤
スクラムソレノイドヒューズ盤(A)
スクラムソレノイドヒューズ盤(B)
スクラムソレノイドヒューズ盤(C)
スクラムソレノイドヒューズ盤(D)
スクラムソレノイドヒューズ盤(E)
スクラムソレノイドヒューズ盤(F)
スクラムソレノイドヒューズ盤(G)
スクラムソレノイドヒューズ盤(H)
ESSトリップチャンネル盤(Ⅰ)
ESSトリップチャンネル盤(Ⅱ)
ESSトリップチャンネル盤(Ⅲ)
MSLC・FCS・SGTS盤(Ⅰ)
MSLC・FCS・SGTS盤(Ⅱ)
RCWS渦流ストレーナ(A)継電器盤
RCWS渦流ストレーナ(B)継電器盤
HPCWS渦流ストレーナ継電器盤

電磁接触器，補助継電器
及びタイマー

電磁接触器，補助継電器及びタイマーは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成され
る酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

349
計測制御設
備

操作制御盤 腐食（全面腐食） 原子炉制御盤 筺体

筺体は炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

350
計測制御設
備

操作制御盤 腐食（全面腐食） 原子炉制御盤 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

351
計測制御設
備

操作制御盤 腐食（全面腐食） 原子炉制御盤 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

352
計測制御設
備

操作制御盤 導通不良 原子炉制御盤
操作スイッチ，押釦スイッ
チ及び補助継電器

操作スイッチ，押釦スイッチ及び補助継電器は，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形
成される酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

353
計測制御設
備

操作制御盤 腐食（全面腐食）

SRNM盤（Ⅰ）
SRNM盤（Ⅱ）
放射線モニタ盤
計装配管隔離弁盤（Ⅰ）
計装配管隔離弁盤（Ⅱ）
A系漏えい検出系盤
B系漏えい検出系盤
所内電源盤
非常用空調盤（Ⅰ）
非常用空調盤（Ⅱ）
非常用空調盤（Ⅲ）
中央制御室換気空調系盤（Ⅰ）
中央制御室換気空調系盤（Ⅱ）
工学的安全施設盤（Ⅰ）
工学的安全施設盤（Ⅱ・Ⅲ）
原子炉補助盤
原子炉系プロセス計装盤（Ⅰ）
原子炉系プロセス計装盤（Ⅱ）
原子炉系プロセス計装盤（Ｎ）
制御棒監視制御盤
A系サプレッション水温監視盤
B系サプレッション水温監視盤
遠隔停止系盤
放射線モニタ記録計盤
RCCW(A)熱交換器海水系弁制御盤
RCCW(B)熱交換器海水系弁制御盤
HPCCW熱交換器海水系弁制御盤

筺体及び取付ボルト

筺体及び取付ボルトは炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（23/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２
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※１
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354
計測制御設
備

操作制御盤 腐食（全面腐食）

SRNM盤（Ⅰ）
SRNM盤（Ⅱ）
放射線モニタ盤
計装配管隔離弁盤（Ⅰ）
計装配管隔離弁盤（Ⅱ）
A系漏えい検出系盤
B系漏えい検出系盤
所内電源盤
非常用空調盤（Ⅰ）
非常用空調盤（Ⅱ）
非常用空調盤（Ⅲ）
中央制御室換気空調系盤（Ⅰ）
中央制御室換気空調系盤（Ⅱ）
工学的安全施設盤（Ⅰ）
工学的安全施設盤（Ⅱ・Ⅲ）
原子炉補助盤
原子炉系プロセス計装盤（Ⅰ）
原子炉系プロセス計装盤（Ⅱ）
原子炉系プロセス計装盤（Ｎ）
制御棒監視制御盤
A系サプレッション水温監視盤
B系サプレッション水温監視盤
遠隔停止系盤
放射線モニタ記録計盤
RCCW(A)熱交換器海水系弁制御盤
RCCW(B)熱交換器海水系弁制御盤
HPCCW熱交換器海水系弁制御盤

埋込金物

埋込金物は炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

355
計測制御設
備

操作制御盤 導通不良

SRNM盤（Ⅰ）
SRNM盤（Ⅱ）
放射線モニタ盤
計装配管隔離弁盤（Ⅰ）
計装配管隔離弁盤（Ⅱ）
A系漏えい検出系盤
B系漏えい検出系盤
所内電源盤
非常用空調盤（Ⅰ）
非常用空調盤（Ⅱ）
非常用空調盤（Ⅲ）
中央制御室換気空調系盤（Ⅰ）
中央制御室換気空調系盤（Ⅱ）
工学的安全施設盤（Ⅰ）
工学的安全施設盤（Ⅱ・Ⅲ）
原子炉補助盤
原子炉系プロセス計装盤（Ⅰ）
原子炉系プロセス計装盤（Ⅱ）
原子炉系プロセス計装盤（Ｎ）
制御棒監視制御盤
A系サプレッション水温監視盤
B系サプレッション水温監視盤
遠隔停止系盤
放射線モニタ記録計盤
RCCW(A)熱交換器海水系弁制御盤
RCCW(B)熱交換器海水系弁制御盤
HPCCW熱交換器海水系弁制御盤

操作スイッチ，押釦スイッ
チ及び補助継電器

操作スイッチ，押釦スイッチ及び補助継電器は，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形
成される酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

356 空調設備 ファン 高サイクル疲労割れ 中央制御室給気ファン  ファン主軸

ファン運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイクル疲労
割れが想定される。
しかしながら，設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となってお
り，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

357 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）

［共通］
 中央制御室給気ファン
 中央制御室排気ファン
 ディーゼル発電機室(A)(B)排気ファン

羽根車

中央制御室給気ファン及び中央制御室排気ファンの羽根車は炭素鋼であり，腐食が想定さ
れる。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
また，ディーゼル発電機室(A)(B)排気ファンの羽根車はアルミニウム合金であり，腐食が想
定される。
しかしながら，アルミニウム合金は不動態皮膜が形成されることから，腐食が発生する可能
性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

358 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）
中央制御室給気ファン
中央制御室排気ファン

ケーシング

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

359 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）
中央制御室給気ファン
中央制御室排気ファン

ベース

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

360 空調設備 ファン 腐食（全面腐食） 中央制御室給気ファン 取付ボルト

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

361 空調設備 ファン 高サイクル疲労割れ

［共通］
 中央制御室給気ファン
 中央制御室排気ファン
 ディーゼル発電機室(A)(B)排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内），ファ
ンモータ（低圧，全閉，屋
外）の主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

362 空調設備 ファン 疲労割れ

［共通］
 中央制御室給気ファン
 中央制御室排気ファン
 ディーゼル発電機室(A)(B)排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内），ファ
ンモータ（低圧，全閉，屋
外）の回転子棒及び回転
子エンドリング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

363 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）

［共通］
 中央制御室給気ファン
 中央制御室排気ファン
 ディーゼル発電機室(A)(B)排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内），ファ
ンモータ（低圧，全閉，屋
外）の固定子コア及び回
転子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

364 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）
中央制御室給気ファン
中央制御室排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内）のフ
レーム，エンドブラケット
及び端子箱

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

365 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）
中央制御室給気ファン
中央制御室排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内）の取
付ボルト

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

366 空調設備 ファン 高サイクル疲労割れ

中央制御室再循環ファン
非常用ガス処理ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)給気ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)排気ファン

ファン主軸

ファン運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイクル疲労
割れが想定される。
しかしながら，設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となってお
り，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（24/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

367 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）

［共通］
 中央制御室再循環ファン
 非常用ガス処理ファン
 原子炉補機室(A)(B)(HPCS)給気ファン
 原子炉補機室(A)(B)(HPCS)排気ファン
 ディーゼル発電機室(A)(B)(HPCS)移送
ファン
 ディーゼル発電機ディタンク室
(A)(B)(HPCS)排気ファン
 ディーゼル発電機室(HPCS)排気ファン

羽根車

中央制御室再循環ファン，非常用ガス処理ファン，原子炉補機室(A)(B)(HPCS)給気ファン，
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)排気ファン，ディーゼル発電機室(A)(B)(HPCS)移送ファン，
ディーゼル発電機ディタンク室(A)(B)(HPCS)排気ファンの羽根車は炭素鋼であり，腐食が想
定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
また，ディーゼル発電機室(HPCS)排気ファンの羽根車はアルミニウム合金であり，不動態
皮膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

368 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）

中央制御室再循環ファン
非常用ガス処理ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)給気ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)排気ファン
ディーゼル発電機室(A)(B)(HPCS)移送
ファン
ディーゼル発電機ディタンク室
(A)(B)(HPCS)排気ファン

ケーシング

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

369 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）

中央制御室再循環ファン
非常用ガス処理ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)給気ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)排気ファン
ディーゼル発電機室(A)(B)(HPCS)移送
ファン
ディーゼル発電機ディタンク室
(A)(B)(HPCS)排気ファン

ベース

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

370 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）

中央制御室再循環ファン
非常用ガス処理ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)給気ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)排気ファン

取付ボルト

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

371 空調設備 ファン 高サイクル疲労割れ

［共通］
 中央制御室再循環ファン
 非常用ガス処理ファン
 原子炉補機室(A)(B)給気ファン
 原子炉補機室(A)(B)排気ファン
 原子炉補機室(HPCS)給気ファン
 原子炉補機室(HPCS)排気ファン
 ディーゼル発電機室(A)(B)(HPCS)移送
ファン
 ディーゼル発電機ディタンク室
(A)(B)(HPCS)排気ファン
 ディーゼル発電機室(HPCS)排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内），ファ
ンモータ（低圧，全閉，屋
外）の主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

372 空調設備 ファン 疲労割れ

［共通］
 中央制御室再循環ファン
 非常用ガス処理ファン
 原子炉補機室(A)(B)給気ファン
 原子炉補機室(A)(B)排気ファン
 原子炉補機室(HPCS)給気ファン
 原子炉補機室(HPCS)排気ファン
 ディーゼル発電機室(A)(B)(HPCS)移送
ファン
 ディーゼル発電機ディタンク室
(A)(B)(HPCS)排気ファン
 ディーゼル発電機室(HPCS)排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内），ファ
ンモータ（低圧，全閉，屋
外）の回転子棒及び回転
子エンドリング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

373 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）

［共通］
 中央制御室再循環ファン
 非常用ガス処理ファン
 原子炉補機室(A)(B)給気ファン
 原子炉補機室(A)(B)排気ファン
 原子炉補機室(HPCS)給気ファン
 原子炉補機室(HPCS)排気ファン
 ディーゼル発電機室(A)(B)(HPCS)移送
ファン
 ディーゼル発電機ディタンク室
(A)(B)(HPCS)排気ファン
 ディーゼル発電機室(HPCS)排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内），ファ
ンモータ（低圧，全閉，屋
外）の固定子コア及び回
転子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

374 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）

中央制御室再循環ファン
非常用ガス処理ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)給気ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)排気ファン
ディーゼル発電機室(A)(B)(HPCS)移送
ファン
ディーゼル発電機ディタンク室
(A)(B)(HPCS)排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内）のフ
レーム，エンドブラケット
及び端子箱

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

375 空調設備 ファン 腐食（全面腐食）

中央制御室再循環ファン
非常用ガス処理ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)給気ファン
原子炉補機室(A)(B)(HPCS)排気ファン
ディーゼル発電機室(A)(B)(HPCS)移送
ファン
ディーゼル発電機ディタンク室
(A)(B)(HPCS)排気ファン

ファンモータ（低圧，開
放，屋内），ファンモータ
（低圧，全閉，屋内）の取
付ボルト

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

376 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食） RCCWポンプ室ローカルクーラ 羽根車

アルミニウム合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，不動態皮膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

377 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食） RCCWポンプ室ローカルクーラ 冷却コイル

銅合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体は冷却水（防錆剤入り）であり，外面は不動態皮膜が形成されるこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

378 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食） RCCWポンプ室ローカルクーラ ユニットケーシング

亜鉛メッキ鋼板であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

379 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食） RCCWポンプ室ローカルクーラ ファンケーシング

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

380 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食） RCCWポンプ室ローカルクーラ ベース

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（25/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

381 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食） RCCWポンプ室ローカルクーラ 取付ボルト

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

382 空調設備
ローカルクー
ラ

高サイクル疲労割れ RCCWポンプ室ローカルクーラ
ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）の主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

383 空調設備
ローカルクー
ラ

疲労割れ RCCWポンプ室ローカルクーラ
ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）の回転子棒及
び回転子エンドリング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

384 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食） RCCWポンプ室ローカルクーラ
ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）の固定子コア
及び回転子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

385 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食） RCCWポンプ室ローカルクーラ
ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）のフレーム，エ
ンドブラケット及び端子箱

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

386 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食） RCCWポンプ室ローカルクーラ
ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）の取付ボルト

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

387 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

羽根車

アルミニウム合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，不動態皮膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

388 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

冷却コイル

銅合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体は冷却水（防錆剤入り）であり，外面は不動態皮膜が形成されるこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

389 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

ユニットケーシング

亜鉛メッキ鋼板であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

390 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

ファンケーシング

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

391 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

ベース

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

392 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

取付ボルト

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

393 空調設備
ローカルクー
ラ

高サイクル疲労割れ

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）の主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

394 空調設備
ローカルクー
ラ

疲労割れ

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）の回転子棒及
び回転子エンドリング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

395 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）の固定子コア
及び回転子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

396 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）のフレーム，エ
ンドブラケット及び端子箱

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

397 空調設備
ローカルクー
ラ

腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室ローカルクーラ
 HPCSポンプ室ローカルクーラ
 LPCSポンプ室ローカルクーラ
 RHRポンプ室ローカルクーラ
 SGTS室ローカルクーラ

ファンモータ（低圧，全
閉，屋内）の取付ボルト

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

398 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機 圧縮機ケーシング

鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が腐食性のほとんどないフロン冷媒及び潤滑油であり，腐食が発
生し難い環境にある。また，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設
置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

399 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機 圧縮機軸継手

低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，大気接触部については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置され
ていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する｡

② ②

400 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機 油ポンプ（胴）

鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が潤滑油であり，腐食が発生し難い環境にある。また，外面につい
ては防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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401 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機 アキュムレータ

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が腐食性のほとんどないフロン冷媒であり，腐食が発生し難い環境
にある。また，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

402 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機
油分離器及び油クーラ
（胴）

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が腐食性のほとんどないフロン冷媒及び潤滑油であり，腐食が発
生し難い環境にある。また，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設
置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

403 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機 油配管及び弁

油配管及び弁は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が潤滑油であり，腐食が発生し難い環境にある。また，外面につい
ては防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する
可能性は小さい。
また，銅合金の配管については耐食性が良く，腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

404 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機 冷媒配管及び弁

冷媒配管及び弁は炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が腐食性のほとんどないフロン冷媒であり，腐食が発生し難い環境
にある。また，屋内外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されて
いることから，腐食が発生する可能性は小さい。
また，銅合金の配管については耐食性が良く，腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

405 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機 受液器

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が腐食性のほとんどないフロン冷媒であり，腐食が発生し難い環境
にある。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

406 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機
圧縮機フレーム，ベース
及び配管サポート

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

407 空調設備 冷凍機 摩耗 中央制御室冷凍機 圧縮機ロータ

ロータ同士の接触により摩耗が想定される。
しかしながら，圧縮機ロータは潤滑油により潤滑されていることから，摩耗が発生する可能
性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

408 空調設備 冷凍機 摩耗 中央制御室冷凍機
アンローダシリンダ及びア
ンローダピストン

アンローダシリンダ及びアンローダピストンは，接触により摩耗が想定される。
しかしながら，アンローダシリンダ及びアンローダピストンは潤滑油により潤滑されているこ
と，摺動部にはキャップシールを取付けていることから，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

409 空調設備 冷凍機 断線 中央制御室冷凍機 油ヒータ

油ヒータはシーズヒータであり，加熱線にはニクロム線が使用されており，湿分等の浸入が
生じると腐食による断線が想定される。
しかしながら，加熱線は炭素鋼のパイプの中に絶縁物と共に封入され，かつパイプはアルミ
ニウム合金の油ヒータ本体によりシールされた構造となっており，通常の使用状態において
は，湿分等が浸入する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

410 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機 凝縮器冷却コイル

銅合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体は冷却水（防錆剤入り）であり，外面においては不動態被膜が形成
されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

411 空調設備 冷凍機
高サイクル疲労割れ
及び摩耗

中央制御室冷凍機 油クーラ（伝熱管）

油クーラの伝熱管については，管支持板接触面において高サイクル疲労割れ及び摩耗が
想定される。
しかしながら，伝熱管は管支持板により流体振動が十分小さくなるよう設計されているた
め，振動による高サイクル疲労割れ及び摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

412 空調設備 冷凍機
樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

中央制御室冷凍機 基礎ボルト
「機械設備の技術評価書」の基礎ボルトと評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

②③ －

413 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機

圧縮機モータ（低圧，開
放，屋内），油ポンプモー
タ（低圧，全閉，屋内）の
フレーム，エンドブラケット
及び端子箱

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

414 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機

圧縮機モータ（低圧，開
放，屋内），油ポンプモー
タ（低圧，全閉，屋内）の
取付ボルト

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

415 空調設備 冷凍機 高サイクル疲労割れ 中央制御室冷凍機

圧縮機モータ（低圧，開
放，屋内），油ポンプモー
タ（低圧，全閉，屋内），
凝縮器ファンモータ（低
圧，全閉，屋外）の主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

416 空調設備 冷凍機 疲労割れ 中央制御室冷凍機

圧縮機モータ（低圧，開
放，屋内），油ポンプモー
タ（低圧，全閉，屋内），
凝縮器ファンモータ（低
圧，全閉，屋外）の回転
子棒及び回転子エンドリ
ング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

417 空調設備 冷凍機 腐食（全面腐食） 中央制御室冷凍機

圧縮機モータ（低圧，開
放，屋内），油ポンプモー
タ（低圧，全閉，屋内），
凝縮器ファンモータ（低
圧，全閉，屋外）の固定
子コア及び回転子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

418 空調設備
フィルタユ
ニット

ヒータの断線 非常用ガス処理装置 電気加熱コイル

ヒータはシースヒータであり，加熱線にはニクロム線が使用されている。ニクロム線は絶縁
物と共にパイプに収納しシール処理しており，パイプ腐食やシール材劣化による外気湿分
浸入によりニクロム線が腐食することで断線が想定される。
しかしながら，パイプは耐食性の高いステンレス鋼を用いておりシール材は耐熱性能の高
いパッキンを使用していることから，湿分浸入によるニクロム線の断線の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

419 空調設備
フィルタユ
ニット

腐食（全面腐食） 中央制御室給気ユニット 冷却コイル

銅合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体はフロン冷媒であり，外面は不動態皮膜が形成されることから，腐
食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（27/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

420 空調設備
フィルタユ
ニット

腐食（全面腐食） 中央制御室給気ユニット ケーシング

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

421 空調設備
フィルタユ
ニット

腐食（全面腐食）
［共通］
 非常用ガス処理装置
 中央制御室給気ユニット

支持鋼材

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

422 空調設備
フィルタユ
ニット

腐食（全面腐食） 非常用ガス処理装置 取付ボルト

低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

423 空調設備
フィルタユ
ニット

腐食（全面腐食） 非常用ガス処理装置 基礎ボルト

炭素鋼であり，ボルト全体がコンクリートに埋設されており，コンクリートが中性化した場合
は腐食が想定される。
しかしながら，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られてお
らず，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①

424 空調設備
フィルタユ
ニット

腐食（全面腐食）
中央制御室外気取入ユニット
中央制御室再循環フィルタユニット

ケーシング

炭素鋼又は亜鉛メッキ鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

425 空調設備
フィルタユ
ニット

腐食（全面腐食）

［共通］
 中央制御室外気取入ユニット
 D/G室給気ユニット
 D/G室（HPCS）給気ユニット
 中央制御室再循環フィルタユニット
 原子炉補機室給気ユニット
 原子炉補機室（HPCS）給気ユニット

支持鋼材

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

426 空調設備
フィルタユ
ニット

腐食（全面腐食）

中央制御室外気取入ユニット
D/G室給気ユニット
D/G室（HPCS）給気ユニット
原子炉補機室給気ユニット
原子炉補機室（HPCS）給気ユニット

埋込金物

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した
場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほと
んど見られておらず腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

427 空調設備 ダクト 腐食（全面腐食）
［共通］
 中央制御室系ダクト（角ダクト）
 中央制御室系ダクト（丸ダクト）

ダクト本体

亜鉛メッキ鋼板又は炭素鋼板が使用されており，腐食が想定される。
しかしながら，亜鉛メッキ鋼板は耐食性を有する亜鉛メッキが施されており，炭素鋼板は防
食塗装が施されている。また，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可
能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

428 空調設備 ダクト 腐食（全面腐食）
［共通］
 中央制御室系ダクト（角ダクト）
 中央制御室系ダクト（丸ダクト）

フランジ，ボルト・ナット及
び支持鋼材

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

429 空調設備 ダクト 腐食（全面腐食） 中央制御室系ダクト（角ダクト） 補強材

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

430 空調設備 ダクト 腐食（全面腐食）
［共通］
 中央制御室系ダクト（角ダクト）
 中央制御室系ダクト（丸ダクト）

埋込金物

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，大気接触部については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置され
ていることから，腐食が発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部については，コ
ンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング
結果では中性化はほとんど見られておらず腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

431 空調設備 ダクト
樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

［共通］
 中央制御室系ダクト（角ダクト）
 中央制御室系ダクト（丸ダクト）

基礎ボルト
「機械設備の技術評価書」の基礎ボルトと評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

②③ －

432 空調設備 ダクト 腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室系ダクト
 ディーゼル発電機補機室系ダクト
 原子炉補機室系ダクト

ダクト本体

亜鉛メッキ鋼板又は炭素鋼板が使用されており，腐食が想定される。
しかしながら，亜鉛メッキ鋼板は耐食性を有する亜鉛メッキが施されており，炭素鋼板は防
食塗装が施されている。また，屋内空調環境に設置されていることから腐食が発生する可
能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

433 空調設備 ダクト 腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室系ダクト
 ディーゼル発電機補機室系ダクト
 原子炉補機室系ダクト

フランジ，ボルト・ナット及
び支持鋼材

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

434 空調設備 ダクト 腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室系ダクト
 ディーゼル発電機補機室系ダクト
 原子炉補機室系ダクト

補強材

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

435 空調設備 ダクト 腐食（全面腐食）

［共通］
 非常用C/C室系ダクト
 ディーゼル発電機補機室系ダクト
 原子炉補機室系ダクト

埋込金物

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，大気接触部については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置され
ていることから，腐食が発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部については，コ
ンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング
結果では中性化はほとんど見られておらず腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

436 空調設備 ダクト
樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

［共通］
 非常用C/C室系ダクト
 ディーゼル発電機補機室系ダクト
 原子炉補機室系ダクト

基礎ボルト
「機械設備の技術評価書」の基礎ボルトと評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

②③ －

437 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）

D/G電気品室給気ダンパ
中央制御室再循環切替ダンパ
中央制御室給気ファン出口ダンパ
中央制御室給気ファン入口ダンパ
中央制御室ダンパ

ケーシング，羽根及び軸

炭素鋼又は亜鉛メッキ鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

438 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）

D/G電気品室給気ダンパ
中央制御室再循環切替ダンパ
中央制御室給気ファン出口ダンパ
中央制御室給気ファン入口ダンパ
中央制御室ダンパ
原子炉室隔離弁
中央制御室隔離弁

ボルト・ナット

炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（28/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

439 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）

D/G電気品室給気ダンパ
中央制御室再循環切替ダンパ
中央制御室給気ファン出口ダンパ
中央制御室給気ファン入口ダンパ

連結金具

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

440 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）
D/G電気品室給気ダンパ
原子炉室隔離弁

空気作動部

D/G電気品室給気ダンパの空気作動部はアルミニウム合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，不動態皮膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
原子炉室隔離弁の空気作動部は炭素鋼及び鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，内面はクロームメッキが，外面については防食塗装が施されており，屋内空
調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

441 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）

D/G電気品室給気ダンパ
中央制御室再循環切替ダンパ
原子炉室隔離弁
中央制御室隔離弁

作動部取付ボルト

炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

442 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食） 中央制御室給気ファン出口ダンパ ウエイト

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

443 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）
中央制御室給気ファン入口ダンパ
中央制御室ダンパ

開閉器

中央制御室給気ファン入口ダンパの開閉器はアルミニウム合金であり，腐食が想定され
る。
しかしながら，不動態皮膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
中央制御室ダンパの開閉器は炭素鋼，ばね鋼が使用されており，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの目視点検において，有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

444 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食） 中央制御室給気ファン入口ダンパ ハンドル軸

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

445 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食） 原子炉室隔離弁
弁箱，弁体，ハウジング
及び支持脚

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，弁箱外面，ハウジング及び支持脚については防食塗装が施されており，屋内
空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。また，弁箱内面及
び弁体については，これまでの目視点検結果から，有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

446 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食） 中央制御室隔離弁 弁箱

鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，弁箱外面には防食塗装が施され，屋内空調環境に設置されていること，弁箱
内面には弁体シート（ラバーシート）が取付けられていることから，腐食が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

447 空調設備 ダンパ及び弁 摩耗
原子炉室隔離弁
中央制御室隔離弁

弁棒

ステンレス鋼であり，それぞれグランドパッキン，ブッシュとの摺動部において，摩耗が想定
される。
しかしながら，弁体の開閉速度は遅く，回転角度は90度程度に限定され，開閉頻度も年に
数回程度であることから，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

448 空調設備 ダンパ及び弁 導通不良
D/G電気品室給気ダンパ
原子炉室隔離弁

リミットスイッチ

接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，リミットスイッチはカバー内に収納され，屋内空調環境に設置していることから
おり，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

449 空調設備 ダンパ及び弁 へたり 中央制御室ダンパ 開閉器（ばね）

ばねは常時応力がかかった状態であり，へたりが想定される。
しかしながら，ばね使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定されてお
り，さらにばねの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いことから，
へたりが進行する可能性は小さい。また，ばねのへたりは分解点検時における作動確認を
実施していくことで検知可能である。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

450 空調設備 ダンパ及び弁 導通不良
中央制御室再循環切替ダンパ：コントロー
ルモータ
中央制御室隔離弁：電動弁用駆動部

トルクスイッチ，リミットス
イッチ

「弁の技術評価書」の電動弁用駆動部と評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

② －

451 空調設備 ダンパ及び弁 へたり
中央制御室再循環切替ダンパ：コントロー
ルモータ
中央制御室隔離弁：電動弁用駆動部

トルクスプリングパック
「弁の技術評価書」の電動弁用駆動部と評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

② －

452 空調設備 ダンパ及び弁 疲労割れ
中央制御室再循環切替ダンパ：コントロー
ルモータ
中央制御室隔離弁：電動弁用駆動部

回転子棒，回転子エンド
リング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

453 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）
中央制御室再循環切替ダンパ：コントロー
ルモータ
中央制御室隔離弁：電動弁用駆動部

固定子コア，回転子コア
「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

454 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）
中央制御室再循環切替ダンパ：コントロー
ルモータ
中央制御室隔離弁：電動弁用駆動部

フレーム，エンドブラケット
「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

455 空調設備 ダンパ及び弁 高サイクル疲労割れ
中央制御室再循環切替ダンパ：コントロー
ルモータ
中央制御室隔離弁：電動弁用駆動部

主軸
「弁の技術評価書」の電動弁用駆動部と評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

② －

456 空調設備 ダンパ及び弁 摩耗
中央制御室再循環切替ダンパ：コントロー
ルモータ
中央制御室隔離弁：電動弁用駆動部

軸受（転がり）
「弁の技術評価書」の電動弁用駆動部と評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

② －

457 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）

［共通］
 原子炉補機室系空気作動式ダンパ
 中央制御室系電動式ダンパ
 ディーゼル発電機室系電動式ダンパ
 中央制御室系重力式ダンパ
 原子炉補機室系重力式ダンパ
 中央制御室系手動式ダンパ
 原子炉補機室系手動式ダンパ
 中央制御室系バネ作動式ダンパ
 原子炉補機室系バネ作動式ダンパ
 ディーゼル発電機室系バネ作動式ダンパ

ケーシング，羽根及び軸

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

458 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）

［共通］
 原子炉補機室系空気作動式ダンパ
 中央制御室系電動式ダンパ
 ディーゼル発電機室系電動式ダンパ
 中央制御室系重力式ダンパ
 原子炉補機室系重力式ダンパ
 中央制御室系手動式ダンパ
 原子炉補機室系手動式ダンパ
 中央制御室系バネ作動式ダンパ
 原子炉補機室系バネ作動式ダンパ
 ディーゼル発電機室系バネ作動式ダンパ

ボルト・ナット

炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②
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459 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）

［共通］
 原子炉補機室系空気作動式ダンパ
 中央制御室系電動式ダンパ
 ディーゼル発電機室系電動式ダンパ
 中央制御室系重力式ダンパ
 原子炉補機室系重力式ダンパ
 中央制御室系手動式ダンパ
 原子炉補機室系手動式ダンパ
 中央制御室系バネ作動式ダンパ
 原子炉補機室系バネ作動式ダンパ
 ディーゼル発電機室系バネ作動式ダンパ

連結金具

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

460 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食） 原子炉補機室系空気作動式ダンパ 空気作動部

アルミニウム合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，不動態皮膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

461 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）
原子炉補機室系空気作動式ダンパ
中央制御室系電動式ダンパ
ディーゼル発電機室系電動式ダンパ

作動部取付ボルト

炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

462 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）
中央制御室系重力式ダンパ
原子炉補機室系重力式ダンパ

ウエイト

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

463 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）

中央制御室系手動式ダンパ
原子炉補機室系手動式ダンパ
中央制御室系バネ作動式ダンパ
原子炉補機室系バネ作動式ダンパ
ディーゼル発電機室系バネ作動式ダンパ

開閉器

手動式ダンパの開閉器はアルミニウム合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，不動態皮膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
バネ作動式ダンパの開閉器は炭素鋼が使用されており，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

464 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）
中央制御室系手動式ダンパ
原子炉補機室系手動式ダンパ

ハンドル軸

炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装又は亜鉛メッキが施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

465 空調設備 ダンパ及び弁 導通不良 原子炉補機室系空気作動式ダンパ リミットスイッチ

接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，リミットスイッチはカバー内に収納され，屋内空調環境に設置していることか
ら，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

466 空調設備 ダンパ及び弁 へたり
中央制御室系バネ作動式ダンパ
原子炉補機室系バネ作動式ダンパ
ディーゼル発電機室系バネ作動式ダンパ

開閉器（ばね）

ばねは常時応力がかかった状態であり，へたりが想定される。
しかしながら，ばね使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定されてお
り，また，ばねの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いことから，
へたりが進行する可能性は小さい。さらに，ばねのへたりは分解点検時に作動確認を実施
していくことで検知可能である。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

467 空調設備 ダンパ及び弁 導通不良
中央制御室系電動式ダンパ
ディーゼル発電機室系電動式ダンパ

コントロールモータのトル
クスイッチ，リミットスイッ
チ

「弁の技術評価書」の電動弁用駆動部と評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

② －

468 空調設備 ダンパ及び弁 へたり
中央制御室系電動式ダンパ
ディーゼル発電機室系電動式ダンパ

コントロールモータのトル
クスプリングパック

「弁の技術評価書」の電動弁用駆動部と評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

② －

469 空調設備 ダンパ及び弁 疲労割れ
中央制御室系電動式ダンパ
ディーゼル発電機室系電動式ダンパ

コントロールモータの回
転子棒，回転子エンドリン
グ

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

470 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）
中央制御室系電動式ダンパ
ディーゼル発電機室系電動式ダンパ

コントロールモータの固
定子コア，回転子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

471 空調設備 ダンパ及び弁 腐食（全面腐食）
中央制御室系電動式ダンパ
ディーゼル発電機室系電動式ダンパ

コントロールモータのフ
レーム，エンドブラケット

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

472 空調設備 ダンパ及び弁 高サイクル疲労割れ
中央制御室系電動式ダンパ
ディーゼル発電機室系電動式ダンパ

コントロールモータの主
軸

「弁の技術評価書」の電動弁用駆動部と評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

② －

473 空調設備 ダンパ及び弁 摩耗
中央制御室系電動式ダンパ
ディーゼル発電機室系電動式ダンパ

コントロールモータの軸
受（転がり）

「弁の技術評価書」の電動弁用駆動部と評価内容は同一であることから，当該の評価書を
参照。

② －

474 機械設備 制御棒 摩耗 ボロンカーバイド粉末型制御棒 ローラ及びピン

制御棒の挿入・引抜き時にローラ及びピンが摺動するため摩耗が想定される。
しかしながら，ローラは耐摩耗性の高いニッケル基合金，ピンは耐摩耗性を向上させたステ
ンレス鋼を使用しているため摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

475 機械設備 制御棒 熱時効 ボロンカーバイド粉末型制御棒 落下速度リミッタ

落下速度リミッタの材料はステンレス鋳鋼であり，また高温純水中にあるため，熱時効によ
る材料の靭性低下が想定される。
しかしながら，「平成８年度プラント長寿命化技術開発に関する事業報告書」（平成９年３月
財団法人　発電設備技術検査協会）においては，BWRの炉水温度（約280℃）における熱時
効による材料への影響は大きくないとしているため，熱時効が発生する可能性は小さい。ま
た，落下速度リミッタには，き裂の原因となる劣化事象は想定されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

476 機械設備 制御棒 照射スウェリング ボロンカーバイド粉末型制御棒
制御材被覆管，シース，
タイロッド，ピン及び上部
ハンドル

高照射領域で使用されている制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン及び上部ハンドルに
ついては，照射スウェリングが想定される。しかしながら，ステンレス鋼の照射スウェリング
は，約400 ℃から約700 ℃で発生する事象であり，BWRの制御棒の使用条件（約280℃）で
は，発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

477 機械設備 制御棒 照射クリープ ボロンカーバイド粉末型制御棒
制御材被覆管，シース，
タイロッド，ピン及び上部
ハンドル

高照射領域で使用されている制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン及び上部ハンドルに
ついては，荷重制御型の荷重が働く場合，照射クリープが想定される。制御材被覆管に関
しては，制御材の熱中性子捕獲による10B(n,α)7Li反応により，He発生に伴う内圧上昇が，
他の部位については自重が荷重制御型の荷重の要因として考えられる。
しかしながら，内圧及び自重については，応力が許容値に対し十分小さくなるよう設計時に
考慮されており，これらの荷重の影響は十分に小さい。運用上は，制御材被覆管のHe発生
に伴う内圧上昇の観点から決まる機械的寿命の照射量2.44snvtに対して十分に保守的な
運用基準1.74snvtにより取替えを実施している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

478 機械設備 制御棒 粒界型応力腐食割れ ボロンカーバイド粉末型制御棒
制御材被覆管，シース，
タイロッド，ソケット及び上
部ハンドル

制御材被覆管，シ－ス，タイロッド，ソケット及び上部ハンドルの材料はステンレス鋼であり，
これらの部位については高温の純水環境中にあるため，粒界型応力腐食割れが想定され
る。
しかしながら，これらの材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料であるため，応力腐
食割れが発生する可能性は小さい。また，制御棒については，熱中性子の累積照射量によ
り定めた運用基準に基づき取替えを実施している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②
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No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
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評価内容 分類
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479 機械設備
制御棒駆動
機構

粒界型応力腐食割れ 制御棒駆動機構

ドライブピストン，ピストン
チューブ，シリンダチュー
ブ，アウターチューブ，コ
レットピストン，コレットフィ
ンガ

ドライブピストン，ピストンチューブ，シリンダチューブ，アウターチューブ，コレットピストンの
材料はステンレス鋼，コレットフィンガについてはニッケル基合金が使用されている。内部に
は制御棒駆動水系の冷却水が流れているが，内部温度が100℃以上になる可能性があり，
粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，これらの材料は応力腐食割れの感受性を低減した材料である又は熱処理が
施されているため，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

480 機械設備
制御棒駆動
機構

摩耗 制御棒駆動機構

ドライブピストン，ピストン
チューブ，シリンダチュー
ブ，コレットピストン，コ
レットリテイナチューブ，イ
ンデックスチューブ，コ
レットフィンガ，カップリン
グスパッド，ボール

ドライブピストン，ピストンチューブ，シリンダチューブ，コレットピストン，インデックスチューブ
はステンレス鋼，コレットリテイナチューブはステンレス鋳鋼，コレットフィンガ，カップリングス
パッドはニッケル基合金であり，各部の摺動による摩耗が想定される。
しかしながら，ピストンチューブ，コレットピストン，インデックスチューブは表面に耐摩耗性向
上のため窒化処理を施したステンレス鋼で製作されており，摺動するシールリング材料より
硬い。またドライブピストン，シリンダチューブはステンレス鋼であり，シールリング材料より硬
い。コレットリテイナチューブはステンレス鋳鋼，コレットフィンガはニッケル基合金で製作さ
れているが，摺動部について耐摩耗性を向上させた処理（コルモノイ溶射）を施しており，摩
耗発生の可能性は小さい。カップリングスパッドは，制御棒と制御棒駆動機構との結合及び
分離の回数が少ないことから，摩耗発生の可能性は小さい。ボールについては合金鋼を使
用しており，摩耗発生の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

481 機械設備
制御棒駆動
機構

へたり 制御棒駆動機構 コレットスプリング

コレットスプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定される。
しかしながら，コレットスプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設
定されており，またコレットスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用
温度は低いことから，へたりの進行の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

482 機械設備
制御棒駆動
機構

貫粒型応力腐食割れ 制御棒駆動機構 フランジ

フランジはステンレス鋼であり，塩分が付着することに起因する貫粒型応力腐食割れが想
定される。
しかしながら，フランジはドライウェル内に設置されており，ドライウェルの給気は塩分除去
装置を通気しているため，塩分が付着することに起因する貫粒型応力腐食割れが発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

483 機械設備
水圧制御ユ
ニット

腐食（全面腐食） 水圧制御ユニット 窒素容器

窒素容器は合金鋼のため，腐食が想定される。
しかしながら，外面は防食塗装が施され屋内空調環境に設置されており，内部流体は窒素
であるため，腐食発生の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

484 機械設備
水圧制御ユ
ニット

摩耗 水圧制御ユニット アキュムレータ

アキュムレータはピストンと摺動し，摩耗が想定される。
しかしながら，アキュムレータのピストンとの摺動部にはシール材を取付けており，直接接触
摩耗することはない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

485 機械設備
水圧制御ユ
ニット

へたり 水圧制御ユニット スクラム弁

スプリングは常時応力がかかった状態であり，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定され
ており，また，スプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこ
とから，へたりの進行の可能性は小さい。さらに，スプリングのへたりは分解点検時におけ
る目視点検及び作動試験を実施していくことで検知可能である。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

486 機械設備
水圧制御ユ
ニット

疲労割れ 水圧制御ユニット 弁棒

弁は，全開位置では弁棒のバックシート部に常に高い応力がかかった状態となり，配管振
動等による疲労が蓄積し，弁棒に疲労割れを起こすことが想定される。
しかしながら，開操作時に，バックシート部への過負荷がかからないように適切な操作を
行っている。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから,高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

487 機械設備
水圧制御ユ
ニット

摩耗 水圧制御ユニット 弁体及び弁座

弁が開閉するとシート面で摺動するため，摩耗が想定される。
しかしながら，弁作動回数は少なく摩耗が発生する可能性は極めて小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

488 機械設備
水圧制御ユ
ニット

摩耗 水圧制御ユニット 弁棒

弁棒はグランドパッキン（黒鉛等）と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，弁棒はステンレス鋼であり，接触部はグランドパッキン（黒鉛等）よりも硬いこ
とから摩耗の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

489 機械設備
水圧制御ユ
ニット

腐食 水圧制御ユニット アキュムレータ

アキュムレータのピストンはアルミニウム合金であり，純水に接液するため，腐食が想定さ
れる。
しかしながら，アキュムレータのピストンはアルマイト処理を施してあり，耐食性を有している
ことから，腐食発生の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

490 機械設備
水圧制御ユ
ニット

腐食（全面腐食） 水圧制御ユニット スクラム弁

スクラム弁のヨークは鋳鉄であることから，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。また，これまでの点検結果からも有意な腐食は確認されていな
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

491 機械設備
水圧制御ユ
ニット

腐食（全面腐食） 水圧制御ユニット
サポート取付ボルト・ナッ
ト

サポート取付ボルト・ナットは低合金鋼であることから，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

492 機械設備
水圧制御ユ
ニット

腐食（全面腐食） 水圧制御ユニット 支持脚

支持脚は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

493 機械設備
水圧制御ユ
ニット

腐食（全面腐食） 水圧制御ユニット 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，大気接触部は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていること
から，腐食が発生する可能性は小さい。
また，コンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定される
が，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られておらず，腐
食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

494 機械設備
水圧制御ユ
ニット

腐食（全面腐食） 水圧制御ユニット 取付ボルト

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

495 機械設備
水圧制御ユ
ニット

摩耗 水圧制御ユニット 弁体

弁が開閉するとシート面で摺動するため，摩耗が想定される。
しかしながら，弁作動回数は少なく摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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496 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 非常用ディーゼル機関（A，B号機）

吸気管・排気管（外側），
シリンダヘッド(外面），ク
ランクケース，過給機
ケーシング（外面）及び吸
気管・排気管サポート

吸気管・排気管，シリンダヘッド，クランクケース，過給機ケーシング及び吸気管・排気管サ
ポートは， であり，腐食が想定される。
しかしながら，大気に接触する部分は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置され
ていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

497 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 埋込金物

埋込金物は であるため，腐食が想定される。
しかしながら，大気に接触する部分は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置され
ていることから，腐食が発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部については，コ
ンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング
結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

498 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

疲労割れ 非常用ディーゼル機関（A，B号機）
ピストン，シリンダライナ
及びシリンダヘッド

ピストン，シリンダライナ及びシリンダヘッドには，ディーゼル機関の起動・停止に伴う繰り返
し熱応力により疲労が蓄積され，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，ピストン，シリンダライナ及びシリンダヘッドに発生する応力は疲労限以下に
なるように設計されていることから，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

499 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

疲労割れ 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 伸縮継手

伸縮継手は機関運転時の排気管の熱膨張を吸収し，排気管等に外力が負荷されないよう
に排気管系に設置しているため，繰り返し変位による低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，伸縮継手は機関運転時の排気管の熱膨張による変位を考慮して設計されて
いることから，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

500 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

疲労割れ 非常用ディーゼル機関（A，B号機） カップリングボルト

ディーゼル機関と発電機を結合するカップリング部は，カップリングにはずみ車を挟み，カッ
プリングボルトで結合されており，カップリングボルト部は，機関起動時に応力が大きくなる
ことから疲労割れが想定される。
しかしながら，ディーゼル発電機の起動停止回数は年間約20回と非常に少なく，疲労割れ
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

501 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 非常用ディーゼル機関（A，B号機）  ピストンピン

ピストンピンには，ディーゼル機関運転中の爆発圧力による繰り返し曲げ応力により疲労が
蓄積され，ピストンピンの高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，高サイクル疲労割れは設計上考慮されているため，高サイクル疲労割れが
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

502 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 非常用ディーゼル機関（A，B号機） クランク軸

クランク軸には，ディーゼル機関運転中に生じるねじり応力，爆発圧力による曲げ応力によ
り疲労が蓄積され，クランク軸の高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，高サイクル疲労割れは設計上考慮されているため，高サイクル疲労割れが
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

503 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 連接棒

連接棒には，ディーゼル機関運転中に生じる往復・回転慣性力による繰り返し引張応力，
更に爆発応力による圧縮応力により疲労が蓄積され，連接棒の高サイクル疲労割れが想
定される。
しかしながら，高サイクル疲労割れは設計上考慮されているため高サイクル疲労割れが発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

504 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 非常用ディーゼル機関（A，B号機）

シリンダヘッド，シリンダラ
イナ，クランクケース，吸
気弁・排気弁，吸気弁・排
気弁スプリング，ピスト
ン，燃料弁，燃料弁スプリ
ング及び過給機ロータ

シリンダヘッド，シリンダライナ，クランクケース，吸気弁・排気弁，ピストン及び燃料弁には，
ディーゼル機関運転中の爆発圧力荷重による繰り返し応力，吸気弁・排気弁・燃料弁スプリ
ングには，予圧縮による静荷重応力及びディーゼル機関運転中の各弁の動作による繰り返
し圧縮による変動応力，また過給機ロータのタービン翼埋め込み部には，ディーゼル機関
運転中のタービン翼の高速回転による遠心力及び翼振動による変動応力に伴う疲労の蓄
積により，高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，これらの部位については，高サイクル疲労割れが設計上考慮されているた
め，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

505 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 非常用ディーゼル機関（A，B号機） シリンダヘッドボルト

シリンダヘッドボルトには，ディーゼル機関運転中に生じる繰り返し引張応力により疲労が
蓄積され，シリンダヘッドボルトの高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，高サイクル疲労割れは設計上考慮されているため，高サイクル疲労割れが
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

506 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

クリープ 非常用ディーゼル機関（A，B号機）
排気管，過給機ケーシン
グ，過給機ロータ，過給
機ノズル及び伸縮継手

排気管，過給機ケーシング，過給機ロータ，過給機ノズル及び伸縮継手は，ディーゼル機関
の排気温度が約520℃と高温であることから，クリープによる変形・破断が想定される。
しかしながら，年間運転時間が約20時間であることから運転開始後40年時点での累積運転
時間は800時間程度と短く，排気管，過給機ケーシング，過給機ロータ，過給機ノズル及び
伸縮継手がクリープによる変形・破断を起こす可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

507 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 燃料噴射ポンプ

燃料噴射ポンプは，プランジャをバレル内で上下運動させることにより，燃料油を加圧し，燃
料弁へ送油するため，摺動部であるプランジャ，バレルは摩耗が想定される。
しかしながら，プランジャ，バレルは耐摩耗性を上げるため表面焼入れを施しており，摩耗
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

508 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 燃料弁

燃料弁は，燃料噴射ポンプより送油された燃料油を，高圧で燃焼室内に噴霧する動作を繰
り返すため,可動部には摩耗が想定される。
しかしながら，可動部は耐摩耗性を上げるため表面焼入れを施しており，摩耗が発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

509 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 非常用ディーゼル機関（A，B号機） ピストン

ピストンは，ディーゼル機関運転中のシリンダ内での往復動により，摩耗が想定される。
しかしながら，ピストンはピストンリングとシリンダライナとが接触する構造のため，ピストン本
体の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

510 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 非常用ディーゼル機関（A，B号機）
ピストンピン及びピストン
ピンメタル

ピストンピンは，ピストン及びピストンピンメタルに固定されておらず，半径方向・軸方向とも
に隙間があるため，ディーゼル機関運転中，ピストン及びピストンピンメタル内で回転摺動に
よる摩耗が想定される。
しかしながら，この摺動摩耗を防止するため，ピストンピン表面は表面焼入れを施しており，
ピストンピン及びピストンピンメタルには常時潤滑油が供給されていることから，摩耗が発生
する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

511 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 始動弁及び空気分配弁

始動弁及び空気分配弁は，シリンダヘッドに圧縮空気を投入する際に，可動部の金属接
触・摺動による摩耗が想定される。
しかしながら，起動回数は年間約20回と非常に少ないため，摩耗が発生する可能性は小さ
い。これまでの分解点検時における目視点検結果においても，有意な摩耗は認められてい
ない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②
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512 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 非常用ディーゼル機関（A，B号機） クランク軸

クランク軸は，クランクピンメタルを介して連接棒と結合されており，ピストンの爆発圧力によ
る荷重が伝達されて回転するため，ディーゼル機関運転中，クランク軸はクランクピンメタル
内で回転摺動することから摩耗が想定される。
しかしながら，クランク軸は耐摩耗性の高い を使用しており，クランクピンメタルよりも
硬く，また潤滑油を供給していることから摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

513 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 動弁装置，歯車各種

動弁装置は，カムの揚程差による上下運動をローラ，押し棒，揺れ腕等の部位によって吸
気弁・排気弁に伝達するため，可動部は摺動による摩耗が想定される。
しかしながら，可動部には潤滑油が供給されていることから，摩耗の可能性は小さい。
また，歯車はクランク軸の動力をカム軸等に伝えているものであり，歯車による動力伝達は
歯車歯面に摺動を伴うことから摩耗が想定されるが，潤滑油が供給されていることから，摩
耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

514 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 非常用ディーゼル機関（A，B号機） カム，ローラ，カム軸

各カムはそれぞれローラを上下に駆動させることによって，吸気弁及び排気弁を開閉し，燃
料噴射ポンプを駆動する。このため，各カム及びローラの表面に摩耗が想定される。
しかしながら，各カムの表面及びローラ表面には，耐摩耗性向上のため表面焼入れを施し
ており，カムとローラには潤滑油が供給されていることから，摩耗が発生する可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

515 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 非常用ディーゼル機関（A，B号機）

シリンダヘッド（燃焼側），
ピストン（頂部），シリンダ
ライナ（燃焼側），排気
弁，過給機ケーシング（排
気側），過給機ノズル及
び排気管（内側）

ディーゼル機関の燃料油には硫黄分が含まれているため，排気ガス中に生成される硫酸に
より，シリンダヘッド，ピストン，シリンダライナ，排気弁，過給機ケーシング，過給機ノズル及
び排気管に腐食が想定される。
しかしながら，本ディーゼル機関の使用燃料である軽油の硫黄分は少なく（0.001%以下），こ
の硫黄分によって排気ガス中に生成される硫酸の露点に対し，排気ガス温度（約500 ℃）は
十分に高く，硫酸が金属表面へ凝縮する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

516 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（エロージョン） 非常用ディーゼル機関（A，B号機）
燃料噴射ポンプケーシン
グ及びデフレクタ

燃料噴射ポンプは，運転中にキャビテーションが発生し，ケーシングの腐食が想定される。
しかしながら，デフレクタを設置することによりケーシングを保護しているため，ケーシングに
腐食が発生する可能性は小さい。
また，デフレクタの腐食が進行すると微少な金属片が発生し，プランジャの固着や燃料弁の
詰まりが想定される。
しかしながら，耐腐食性を高めるため，デフレクタには焼入れにより表面処理を施しており，
デフレクタに腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

517 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 非常用ディーゼル機関（A，B号機）
過給機ノズル，過給機
ロータ

シリンダより排出された高温ガスは排気管により過給機に導入され，過給機ノズル（タービン
ノズル）により偏流し，タービンブレードに有効なガス流を発生させることによりブロワを駆動
するトルクを得ている。このため，過給機ノズル（タービンノズル）には未燃のカーボン等の
微細な粒子を含んだ排気ガスが超高速で衝突することになり，ブレードの摩耗が想定され
る。また，ロータ軸受部は回転による摩耗が想定される。
しかしながら，本機関の運転時間は年間約20時間と非常に短く，また，ロータは潤滑油環境
下にあることから，摩耗が発生する可能性は小さい。さらに，これまでの分解点検時におけ
る目視点検において有意な摩耗は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

518 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

カーボン堆積 非常用ディーゼル機関（A，B号機）
シリンダヘッド，ピストン及
びシリンダライナ

シリンダヘッド，ピストン及びシリンダライナの爆発面はカーボンを主とする燃焼残渣物が堆
積すると燃焼不完全等が想定される。
しかしながら，本機関の運転時間は年間約20時間と非常に短いことから，有意なカーボン
堆積の可能性は小さい。また，これまでの分解点検時における目視点検において有意な
カーボン堆積は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

519 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

へたり 非常用ディーゼル機関（A，B号機）
シリンダ安全弁，クランク
室安全弁及び吸気弁・排
気弁・燃料弁

シリンダ安全弁，クランク室安全弁及び吸気弁・排気弁・燃料弁のスプリングは常時応力が
作用した状態で使用されるため，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定されて
おり，また，スプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこと
から，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

520 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 空気冷却器水室

空気冷却器水室は であり，腐食が想定される。
しかしながら，空気冷却器水室の内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が
発生する可能性は小さい。また，空気冷却器水室外面は防食塗装が施されており，屋内空
調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

521 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 空気冷却器伝熱管

空気冷却器伝熱管には が使用されており，腐食が想定される。
しかしながら，空気冷却器伝熱管の内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，外面
においても不動態被膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

522 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

熱時効 非常用ディーゼル機関（A，B号機） 過給機ノズル

過給機ノズルの材料は があり，高温の排気にさらされるため，熱時効による
材料の靭性低下が想定され，この状態でき裂が存在する場合には小さな荷重でき裂が進
展し，不安定破壊を引起こす可能性がある。
しかしながら，当該部位に，疲労割れ等のき裂が想定される経年劣化事象が想定されない
ため，熱時効を起因とする不安定破壊が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① ②

523 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関

吸気管・排気管（外側），
シリンダヘッド(外面），ク
ランクケース，過給機
ケーシング（外面）及び吸
気管・排気管サポート

吸気管・排気管，シリンダヘッド，クランクケース，過給機ケーシング及び吸気管・排気管サ
ポートは， であり，腐食が想定される。
しかしながら，大気に接触する部分は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置され
ていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

524 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 埋込金物

埋込金物は であるため，腐食が想定される。
しかしながら，大気に接触する部分は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置され
ていることから，腐食が発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部については，コ
ンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング
結果では中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

525 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

疲労割れ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関
ピストン，シリンダライナ
及びシリンダヘッド

ピストン，シリンダライナ及びシリンダヘッドには，ディーゼル機関の起動・停止に伴う繰り返
し熱応力により疲労が蓄積され，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，ピストン，シリンダライナ及びシリンダヘッドに発生する応力は疲労限以下に
なるように設計されていることから，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

526 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

疲労割れ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 伸縮継手

伸縮継手は機関運転時の排気管の熱膨張を吸収し，排気管等に外力が負荷されないよう
に排気管系に設置しているため，繰り返し変位による低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，伸縮継手は機関運転時の排気管の熱膨張による変位を考慮して設計されて
いることから，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

c2251174
テキストボックス
内は営業秘密に属しますので公開できません
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No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２
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評価内容 分類

※１
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部位
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527 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

疲労割れ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 カップリングボルト

ディーゼル機関と発電機を結合するカップリング部は，カップリングにはずみ車を挟み，カッ
プリングボルトで結合されており，カップリングボルト部は，機関起動時に応力が大きくなる
ことから疲労割れが想定される。
しかしながら，ディーゼル発電機の起動停止回数は年間約20回と非常に少なく，疲労割れ
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

528 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 ピストンピン

ピストンピンには，ディーゼル機関運転中の爆発圧力による繰り返し曲げ応力により疲労が
蓄積され，ピストンピンの高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，高サイクル疲労割れは設計上考慮されているため，高サイクル疲労割れが
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

529 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 クランク軸

クランク軸には，ディーゼル機関運転中に生じるねじり応力，爆発圧力による曲げ応力によ
り疲労が蓄積され，クランク軸の高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，高サイクル疲労割れは設計上考慮されているため，高サイクル疲労割れが
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

530 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 連接棒

連接棒には，ディーゼル機関運転中に生じる往復・回転慣性力による繰り返し引張応力，
更に爆発応力による圧縮応力により疲労が蓄積され，連接棒の高サイクル疲労割れが想
定される。
しかしながら，高サイクル疲労割れは設計上考慮されているため高サイクル疲労割れが発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

531 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関

シリンダヘッド，シリンダラ
イナ，クランクケース，吸
気弁・排気弁，吸気弁・排
気弁スプリング，ピスト
ン，燃料弁，燃料弁スプリ
ング及び過給機ロータ

シリンダヘッド，シリンダライナ，クランクケース，吸気弁・排気弁，ピストン及び燃料弁には，
ディーゼル機関運転中の爆発圧力荷重による繰り返し応力，吸気弁・排気弁・燃料弁スプリ
ングには，予圧縮による静荷重応力及びディーゼル機関運転中の各弁の動作による繰り返
し圧縮による変動応力，また過給機ロータのタービン翼埋め込み部には，ディーゼル機関
運転中のタービン翼の高速回転による遠心力及び翼振動による変動応力に伴う疲労の蓄
積により，高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，これらの部位については，高サイクル疲労割れが設計上考慮されているた
め，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

532 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

高サイクル疲労割れ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 シリンダヘッドボルト

シリンダヘッドボルトには，ディーゼル機関運転中に生じる繰り返し引張応力により疲労が
蓄積され，シリンダヘッドボルトの高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，高サイクル疲労割れは設計上考慮されているため，高サイクル疲労割れが
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

533 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

クリープ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関
排気管，過給機ケーシン
グ，過給機ロータ，過給
機ノズル及び伸縮継手

排気管，過給機ケーシング，過給機ロータ，過給機ノズル及び伸縮継手は，ディーゼル機関
の排気温度が約450℃と高温であることから，クリープによる変形・破断が想定される。
しかしながら，年間運転時間が約20時間であることから運転開始後40年時点での累積運転
時間は800時間程度と短く，排気管，過給機ケーシング，過給機ロータ，過給機ノズル及び
伸縮継手がクリープによる変形・破断を起こす可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

534 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 燃料噴射ポンプ

燃料噴射ポンプは，プランジャをバレル内で上下運動させることにより，燃料油を加圧し，燃
料弁へ送油するため，摺動部であるプランジャ，バレルは摩耗が想定される。
しかしながら，プランジャ，バレルは耐摩耗性を上げるため表面焼入れを施しており，摩耗
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

535 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 燃料弁

燃料弁は，燃料噴射ポンプより送油された燃料油を，高圧で燃焼室内に噴霧する動作を繰
り返すため,可動部には摩耗が想定される。
しかしながら，可動部は耐摩耗性を上げるため表面焼入れを施しており，摩耗が発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

536 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 ピストン

ピストンは，ディーゼル機関運転中のシリンダ内での往復動により，摩耗が想定される。
しかしながら，ピストンはピストンリングとシリンダライナとが接触する構造のため，ピストン本
体の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

537 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関
ピストンピン及びピストン
ピンメタル

ピストンピンは，ピストン及びピストンピンメタルに固定されておらず，半径方向・軸方向とも
に隙間があるため，ディーゼル機関運転中，ピストン及びピストンピンメタル内で回転摺動に
よる摩耗が想定される。
しかしながら，この摺動摩耗を防止するため，ピストンピン表面は表面焼入れを施してあり，
ピストンピン及びピストンピンメタルには常時潤滑油が供給されていることから，摩耗が発生
する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

538 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 始動弁及び空気分配弁

始動弁及び空気分配弁は，シリンダヘッドに圧縮空気を投入する際に，可動部の金属接
触・摺動による摩耗が想定される。
しかしながら，起動回数は年間約20回と非常に少ないため，摩耗が発生する可能性は小さ
い。これまでの分解点検時における目視点検結果においても有意な摩耗は認められていな
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

539 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 クランク軸

クランク軸は，クランクピンメタルを介して連接棒と結合されており，ピストンの爆発圧力によ
る荷重が伝達されて回転するため，ディーゼル機関運転中，クランク軸はクランクピンメタル
内で回転摺動することから摩耗が想定される。
しかしながら，クランク軸は耐摩耗性の高い を使用しており，クランクピンメタルよりも
硬く，また潤滑油を供給していることから摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

540 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 動弁装置，歯車各種

動弁装置は，カムの揚程差による上下運動をローラ，押し棒，揺れ腕等の部位によって吸
気弁・排気弁に伝達するため，可動部は摺動による摩耗が想定される。
しかしながら，可動部には潤滑油が供給されていることから，摩耗が発生する可能性は小さ
い。
また，歯車はクランク軸の動力をカム軸等に伝えているものであり，歯車による動力伝達は
歯車歯面に摺動を伴うことから摩耗が想定されるが，潤滑油が供給されていることから，摩
耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

541 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 カム，ローラ，カム軸

各カムはそれぞれローラを上下に駆動させることによって，吸気弁及び排気弁を開閉し，燃
料噴射ポンプを駆動する。このため，各カム及びローラの表面に摩耗が想定される。
しかしながら，各カムの表面及びローラ表面には，耐摩耗性向上のため表面焼入れを施し
ており，カムとローラには潤滑油が供給されていることから，摩耗が発生する可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

542 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関

シリンダヘッド（燃焼側），
ピストン（頂部），シリンダ
ライナ（燃焼側），排気
弁，過給機ケーシング（排
気側），過給機ノズル及
び排気管（内側）

ディーゼル機関の燃料油には硫黄分が含まれているため，排気ガス中に生成される硫酸に
より，シリンダヘッド，ピストン，シリンダライナ，排気弁，過給機ケーシング，過給機ノズル及
び排気管に腐食が想定される。
しかしながら，本ディーゼル機関の使用燃料である軽油の硫黄分は少なく（0.001%以下），こ
の硫黄分によって排気ガス中に生成される硫酸の露点に対し，排気ガス温度（約450℃）は
十分に高く，硫酸が金属表面へ凝縮する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

c2251174
テキストボックス
内は営業秘密に属しますので公開できません
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543 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（エロージョン） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関
燃料噴射ポンプケーシン
グ及びデフレクタ

燃料噴射ポンプは，運転中にキャビテーションが発生し，ケーシングの腐食が想定される。
しかしながら，デフレクタを設置することによりケーシングを保護しているため，ケーシングに
腐食が発生する可能性は小さい。
また，デフレクタの腐食が進行すると微少な金属片が発生し，プランジャの固着や燃料弁の
詰まりが想定される。
しかしながら，耐腐食性を高めるため，デフレクタには焼入れにより表面処理を施しており，
デフレクタに腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

544 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

摩耗 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関
過給機ノズル，過給機
ロータ

シリンダより排出された高温ガスは排気管により過給機に導入され，過給機ノズル（タービン
ノズル）により偏流し，タービンブレードに有効なガス流を発生させることによりブロワを駆動
するトルクを得ている。このため，過給機ノズル（タービンノズル）には未燃のカーボン等の
微細な粒子を含んだ排気ガスが超高速で衝突することになり，ブレードの摩耗が想定され
る。また，ロータ軸受部は回転による摩耗が想定される。
しかしながら，本機関の運転時間は年間約20時間と非常に短く，また，ロータは潤滑油環境
下にあることから，摩耗が発生する可能性は小さい。さらに，これまでの分解点検時におけ
る目視点検結果，有意な摩耗は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

545 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

カーボン堆積 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関
シリンダヘッド，ピストン及
びシリンダライナ

シリンダヘッド，ピストン及びシリンダライナの爆発面はカーボンを主とする燃焼残渣物が堆
積すると燃焼不完全等が想定される。
しかしながら，本機関の運転時間は年間約20時間と非常に短いことから，有意なカーボン
堆積の可能性は小さい。また，これまでの分解点検時における目視点検において有意な
カーボン堆積は認められていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

546 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

へたり 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関

シリンダ安全弁，クランク
室安全弁及び吸気弁・排
気弁・燃料弁のスプリン
グ

シリンダ安全弁，クランク室安全弁及び吸気弁・排気弁・燃料弁のスプリングは常時応力が
作用した状態で使用されるため，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定されて
おり，また，スプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこと
から，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

547 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 空気冷却器水室

空気冷却器水室は であり，腐食が想定される。
しかしながら，空気冷却器水室の内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が
発生する可能性は小さい。また，空気冷却器水室外面は防食塗装が施されており，屋内空
調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

548 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 空気冷却器伝熱管

空気冷却器伝熱管には が使用されており，腐食が想定される。
しかしながら，空気冷却器伝熱管の内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，外面
においても不動態被膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

549 機械設備
非常用ディー
ゼル機関本
体

熱時効 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 過給機ノズル

代表機器同様，過給機ノズルの材料は があり，高温の排気にさらされるた
め，熱時効による材料の靭性低下が想定され，この状態でき裂が存在する場合には小さな
荷重でき裂が進展し，不安定破壊を引起こす可能性がある。
しかしながら，当該部位に，疲労割れ等のき裂が想定される経年劣化事象が想定されない
ため，熱時効を起因とする不安定破壊が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① ②

550 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（エロージョン） 機関付清水ポンプ ポンプ

ポンプは内部でキャビテーションが発生すると，羽根車表面の腐食が想定される。
しかしながら，ポンプはキャビテーションを起こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込
ヘッド）を満たすよう設計段階において考慮されており，腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

551 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食） 機関付清水ポンプ 羽根車，ウェアリング

羽根車，ウェアリングは であり，内部流体が純水であることから，腐食が想定され
る。
しかしながら， は耐食性の高い材料であることから腐食が発生する可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

552 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ

機関付潤滑油ポンプ
機関付バルブレバー注油ポンプ
機関付清水ポンプ
燃料移送ポンプ

ポンプ主軸

ポンプ主軸には，ポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，
高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

553 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ 空気圧縮機
クランク軸，ピストン及び
コネクティングロッド

クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドには，空気圧縮機運転時に繰返し応力が発生
することから，応力集中部等において高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドは設計段階において疲労割れが
発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

554 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

疲労割れ

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系弁

弁棒

弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態においては，配管振動等に伴う疲労
の蓄積による疲労割れが想定される。
電動弁については，全開位置をトルク切れによって調整しており，トルク設定値を高くする
と，弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態となり，配管振動等による疲労が
蓄積し，弁棒に疲労割れを起こすことが考えられる。
しかしながら，通常はバックシートが効く程度の力で動作が止まるようトルク設定されている
ことから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
手動弁については開操作時に，弁棒及びバックシート部への過負荷がかからないように全
開操作後に若干戻す操作を行っていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから,高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

555 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系配管

小口径配管

ディーゼル機関近傍は，振動が大きく，小口径配管が分岐する場合は，母管取合い部等に
高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，配管サポートを機関に直接設置することにより機関との相対変位をなくすこと
により，可能な限り振動が抑制されるよう設計し，必要に応じ，補修等を実施している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

556 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

摩耗

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系弁

弁棒

弁棒は，グランドパッキン（ と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，弁棒は であり，接触部はグランドパッキン ）よりも硬いこ
とから，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

557 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ
及び摩耗

潤滑油冷却器
清水冷却器

冷却管

冷却管は流体により振動し，高サイクル疲労割れ及び摩耗が想定される。
しかしながら，冷却管は支持板により適切なスパンで支持されており，冷却管の流体による
振動は十分に抑制されているため，高サイクル疲労割れ及び摩耗が発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

558 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

異物付着 清水冷却器 伝熱管

清水冷却器は，流体（ディーゼル機関冷却水（純水））を循環させていることから，伝熱管外
面への異物付着による伝熱性能低下が想定される。
しかしながら，清水冷却器内部流体は，ディーゼル機関本体分解点検のため，全ブローを
行い，ディーゼル機関冷却水（純水）の入れ替えを実施している。また，ディーゼル機関本
体分解点検後の試運転及び定期試験にて，ディーゼル機関本体出入口温度の確認にて伝
熱性能低下に伴う著しい流体の温度上昇は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② Ｄ
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559 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

摩耗
機関付バルブレバー注油ポンプ
機関付清水ポンプ
燃料移送ポンプ

ポンプ主軸

ポンプ主軸は，すべり軸受との接触面に摩耗が想定される。
しかしながら，すべり軸受には油が供給され主軸と軸受間に油膜が形成される構造となって
おり主軸の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

560 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

摩耗 空気圧縮機 ピストン及びシリンダ

空気圧縮機ピストンはシリンダと接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，空気圧縮機ピストンのシリンダとの摺動部にはピストンリングを取り付けてお
り，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

561 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

へたり
始動電磁弁
始動空気槽安全弁
潤滑油調圧弁

スプリング

弁のスプリングは常時応力が作用した状態で使用されるため，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定されて
おり，更にスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこと
から，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

562 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

摩耗
機関付潤滑油ポンプ
機関付バルブレバー注油ポンプ
燃料移送ポンプ

ギア

機関付潤滑油ポンプ，機関付バルブレバー注油ポンプ，燃料移送ポンプはギアポンプであ
り，ギアの摩耗が想定される。
しかしながら，内部流体は油であることから，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

563 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系

屋内設置の配管・弁の外
面

屋内設置の始動空気系，潤滑油系，冷却水系，燃料油系の配管・弁は，
のため，外面の腐食が想定される。

しかしながら の弁については不動態被膜が形成されるため，腐食が発生する可
能性は小さい。また の配管・弁については外面に防食
塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

564 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）
潤滑油冷却器
清水冷却器

冷却器

潤滑油冷却器及び清水冷却器の水室は， であり腐食が想定される。
しかしながら，水室の内部流体は防錆剤入り冷却水であることから，腐食が発生する可能
性は小さい。また，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されて
いることから，腐食が発生する可能性は小さい。
また，潤滑油冷却器及び清水冷却器の冷却管及び管板は であり腐食が想定され
る。
しかしながら， 表面には不動態被膜が形成されるため，腐食が発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

565 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

［始動空気系］
 空気圧縮機
 始動空気槽
 始動電磁弁（取付ボルト）
 始動空気槽安全弁
［潤滑油系］
 機関付潤滑油ポンプ
 機関付バルブレバー注油ポンプ
 潤滑油サンプタンク
 機関付バルブレバー注油タンク
 バルブレバー注油ラインフィルタ
 潤滑油フィルタ
 潤滑油調圧弁
［冷却水系］
 機関付清水ポンプ
 清水サージタンク
［燃料油系］
 燃料ディタンク
 燃料フィルタ

屋内設置のポンプ，タン
ク等の外面

これらの機器は であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

566 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

機関付潤滑油ポンプ
機関付バルブレバー注油ポンプ
潤滑油冷却器
潤滑油サンプタンク
機関付バルブレバー注油タンク
バルブレバー注油ラインフィルタ
潤滑油フィルタ
潤滑油調圧弁
潤滑油系配管・弁
軽油タンク
燃料移送ポンプ
燃料ディタンク
燃料フィルタ
燃料油系配管・弁

潤滑油系タンク，ポンプ
及び燃料油系タンク，ポ
ンプの内面

これらの機器は であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が油(潤滑油あるいは軽油)であることから，腐食が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

567 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

空気圧縮機
始動空気槽
始動空気槽安全弁
始動空気系配管・弁
機関付潤滑油ポンプ
機関付バルブレバー注油ポンプ
潤滑油冷却器
機関付バルブレバー注油タンク
バルブレバー注油ラインフィルタ
潤滑油フィルタ
潤滑油調圧弁
潤滑油系配管・弁
機関付清水ポンプ
清水冷却器
清水サージタンク
冷却水系配管・弁
燃料フィルタ
燃料油系配管・弁

屋内設置の取付ボルト

取付ボルトは であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食する可能性は小さい。また，これまで
の点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

568 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系(屋内)

サポート取付ボルト・ナッ
ト及びベース

サポート取付ボルト・ナット，ベースは であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食する可能性は小さい。また，これまで
の点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

569 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

始動空気槽
潤滑油冷却器
清水冷却器
燃料ディタンク

支持脚

支持脚は であり，腐食が想定される。
しかしながら，大気接触部は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていること
から腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

570 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系

埋込金物

埋込金物は であり，腐食が想定される。
しかしながら，大気接触部は防食塗装が施されており，屋内空調環境（燃料油系屋外設置
埋込金物除く）に設置されていることから腐食が発生する可能性は小さい。
また，コンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定される
が，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られておらず腐食
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

571 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）
非常用ディーゼル機関（A，B号機）付属設
備

レストレイント

レストレイントは であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから腐食が発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

c2251174
テキストボックス
内は営業秘密に属しますので公開できません
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No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

572 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

クリープ
非常用ディーゼル機関（A，B号機）付属設
備

排気消音器

排気消音器は，ディーゼル機関の排気温度が約520℃と高温であることから，クリープによ
る変形・破断が想定される。
しかしながら，年間運転時間が約20時間であることから運転開始後40年時点での累積運転
時間は800時間程度と短く，排気消音器がクリープによる変形・破断を起こす可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

573 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ 燃料移送ポンプモータ
モータ（低圧，全閉，屋
外）主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

574 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

疲労割れ 燃料移送ポンプモータ
モータ（低圧，全閉，屋
外）回転子棒及び回転子
エンドリング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

575 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食） 燃料移送ポンプモータ
モータ（低圧，全閉，屋
外）固定子コア及び回転
子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

576 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（エロージョン） 機関付清水ポンプ ポンプ

ポンプは内部でキャビテーションが発生すると，羽根車表面の腐食が想定される。
しかしながら，ポンプはキャビテーションを起こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込
ヘッド）を満たすよう設計段階において考慮されており，腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

577 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食） 機関付清水ポンプ 羽根車，ウェアリング

羽根車，ウェアリングは であり，内部流体が純水であることから，腐食が想定され
る。
しかしながら， は耐食性の高い材料であることから腐食が発生する可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

578 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ

機関付潤滑油ポンプ
機関付バルブレバー注油ポンプ
機関付清水ポンプ
燃料移送ポンプ

ポンプ主軸

ポンプ主軸には，ポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，
高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

579 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ 空気圧縮機
クランク軸，ピストン及び
コネクティングロッド

クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドには，空気圧縮機運転時に繰返し応力が発生
することから，応力集中部等において高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドは設計段階において疲労割れが
発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

580 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

疲労割れ

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系弁

弁棒

弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態においては，配管振動等に伴う疲労
の蓄積による疲労割れが想定される。
電動弁については，全開位置をトルク切れによって調整しており，トルク設定値を高くする
と，弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態となり，配管振動等による疲労が
蓄積し，弁棒に疲労割れを起こすことが考えられる。
しかしながら，通常はバックシートが効く程度の力で動作が止まるようトルク設定されている
ことから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
手動弁については開操作時に，弁棒及びバックシート部への過負荷がかからないように全
開操作後に若干戻す操作を行っていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから,高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

581 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系配管

小口径配管

ディーゼル機関近傍は，振動が大きく，小口径配管が分岐する場合は，母管取合い部等に
高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，配管サポートを機関に直接設置し機関との相対変位をなくすことにより，可能
な限り振動が抑制されるよう設計し，必要に応じ，補修等を実施している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

582 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

摩耗

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系弁

弁棒

弁棒は，グランドパッキン（ と接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，弁棒は であり，接触部はグランドパッキン ）よりも硬いこ
とから，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

583 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ
及び摩耗

潤滑油冷却器
清水冷却器

冷却管

冷却管は流体により振動し，高サイクル疲労割れ及び摩耗が想定される。
しかしながら，冷却管は支持板により適切なスパンで支持されており，冷却管の流体による
振動は十分に抑制されているため，高サイクル疲労割れ及び摩耗が発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

584 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

異物付着 清水冷却器 伝熱管

清水冷却器は，流体（ディーゼル機関冷却水（純水））を循環させていることから，伝熱管外
面への異物付着による伝熱性能低下が想定される。
しかしながら，清水冷却器内部流体は，ディーゼル機関本体分解点検のため，全ブローを
行い，ディーゼル機関冷却水（純水）の入れ替えを実施している。また，ディーゼル機関本
体分解点検後の試運転及び定期試験にて，ディーゼル機関本体出入口温度の確認にて伝
熱性能低下に伴う著しい流体の温度上昇は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② Ｄ

585 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

摩耗
機関付バルブレバー注油ポンプ
機関付清水ポンプ
燃料移送ポンプ

ポンプ主軸

ポンプ主軸は，すべり軸受との接触面に摩耗が想定される。
しかしながら，すべり軸受には油が供給され主軸と軸受間に油膜が形成される構造となって
おり主軸の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

586 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

摩耗 空気圧縮機 ピストン及びシリンダ

空気圧縮機ピストンはシリンダと接触することにより，摩耗が想定される。
しかしながら，空気圧縮機ピストンのシリンダとの摺動部にはピストンリングを取付けてお
り，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

587 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

へたり
始動電磁弁
始動空気槽安全弁
潤滑油調圧弁

スプリング

弁のスプリングは常時応力が作用した状態で使用されるため，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定されて
おり，さらにスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこと
から，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

588 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

摩耗
機関付潤滑油ポンプ
機関付バルブレバー注油ポンプ
燃料移送ポンプ

ギア

機関付潤滑油ポンプ，機関付バルブレバー注油ポンプ，燃料移送ポンプはギアポンプであ
り，ギアの摩耗が想定される。
しかしながら，内部流体は油であることから，摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

589 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系

屋内設置の配管・弁の外
面

屋内設置の始動空気系，潤滑油系，冷却水系，燃料油系の配管・弁は
のため，外面の腐食が想定される。

しかしながら， の弁については不動態被膜が形成されるため，腐食が発生する可
能性は小さい。また， の配管・弁については外面に防食
塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

c2251174
テキストボックス
内は営業秘密に属しますので公開できません
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No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位
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590 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）
潤滑油冷却器
清水冷却器

冷却器

潤滑油冷却器及び清水冷却器の水室は， であり腐食が想定される。
しかしながら，水室の内部流体は防錆剤入り冷却水であることから，腐食が発生する可能
性は小さい。また，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されて
いることから，腐食が発生する可能性は小さい。
また，潤滑油冷却器及び清水冷却器の冷却管及び管板は であり腐食が想定され
る。しかしながら， 表面には不動態被膜が形成されるため，腐食が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

591 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

［始動空気系］
 空気圧縮機
 始動空気槽
 始動電磁弁（取付ボルト）
 始動空気槽安全弁
［潤滑油系］
 機関付潤滑油ポンプ
 機関付バルブレバー注油ポンプ
 潤滑油サンプタンク
 機関付バルブレバー注油タンク
 バルブレバー注油ラインフィルタ
 潤滑油フィルタ
 潤滑油調圧弁
［冷却水系］
 機関付清水ポンプ
 清水サージタンク
［燃料油系］
 燃料ディタンク
 燃料フィルタ

屋内設置のポンプ，タン
ク等の外面

これらの機器は であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

592 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

機関付潤滑油ポンプ
機関付バルブレバー注油ポンプ
潤滑油冷却器
潤滑油サンプタンク
機関付バルブレバー注油タンク
バルブレバー注油ラインフィルタ
潤滑油フィルタ
潤滑油調圧弁
潤滑油系配管・弁
軽油タンク
燃料移送ポンプ
燃料ディタンク
燃料フィルタ
燃料油系配管・弁

潤滑油系タンク，ポンプ
及び燃料油系タンク，ポ
ンプの内面

これらの機器は であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体が油(潤滑油あるいは軽油)であることから，腐食が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

593 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

空気圧縮機
始動空気槽
始動空気槽安全弁
始動空気系配管・弁
機関付潤滑油ポンプ
機関付バルブレバー注油ポンプ
潤滑油冷却器
機関付バルブレバー注油タンク
バルブレバー注油ラインフィルタ
潤滑油フィルタ
潤滑油調圧弁
潤滑油系配管・弁
機関付清水ポンプ
清水冷却器
清水サージタンク
冷却水系配管・弁
燃料フィルタ
燃料油系配管・弁

屋内設置の取付ボルト

取付ボルトは であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食する可能性は小さい。また，これまで
の点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

594 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系(屋内)

サポート取付ボルト・ナッ
ト及びベース

サポート取付ボルト・ナット，ベースは であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食する可能性は小さい。また，これまで
の点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

595 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

始動空気槽
潤滑油冷却器
清水冷却器
燃料ディタンク

支持脚

支持脚は であり，腐食が想定される。
しかしながら，大気接触部は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていること
から腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

596 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食）

始動空気系
潤滑油系
冷却水系
燃料油系

埋込金物

埋込金物は であり，腐食が想定される。
しかしながら，大気接触部は防食塗装が施されており，屋内空調環境（燃料油系屋外設置
埋込金物除く）に設置されていることから腐食が発生する可能性は小さい。
また，コンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定される
が，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られておらず腐食
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

597 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食） HPCSディーゼル機関付属設備 レストレイント

レストレイントは であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから腐食が発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

598 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

高サイクル疲労割れ 燃料移送ポンプモータ
モータ（低圧，全閉，屋
外）の主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

599 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

疲労割れ 燃料移送ポンプモータ
モータ（低圧，全閉，屋
外）の回転子棒及び回転
子エンドリング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

600 機械設備
非常用ディー
ゼル機関付
属設備

腐食（全面腐食） 燃料移送ポンプモータ
モータ（低圧，全閉，屋
外）固定子コア及び回転
子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

601 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機

走行式補助ホイストフ
レーム，ブリッジフレー
ム，トロリフレーム，転倒
防止装置，車軸，減速機
ケーシング及び軸継手

走行式補助ホイストフレーム，ブリッジフレーム，トロリフレーム，転倒防止装置，車軸，減速
機ケーシング及び軸継手は炭素鋼又は鋳鉄であり，腐食が想定される。
しかしながら，走行式補助ホイストフレーム，ブリッジフレーム，トロリフレーム，転倒防止装
置，車軸，減速機ケーシング及び軸継手の表面は防食塗装が施されており，屋内空調環境
に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

602 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機 筐体

筐体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，筐体表面は防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることか
ら，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

603 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機 筐体取付ボルト

筐体取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果からも有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

c2251174
テキストボックス
内は営業秘密に属しますので公開できません



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（38/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

604 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。また，コンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した
場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほと
んど見られておらず腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

605 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機
限速スイッチのケース及
び取付ボルト

限速スイッチのケース及び取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果からも有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

606 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機 減速機ギヤ

減速機ギヤは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，減速機ギヤは内部流体が油であり，歯車は油環境下にあることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② Ｅ

607 機械設備 燃料取替機 摩耗 燃料取替機 燃料つかみ具のピストン

燃料つかみ具のピストンはシリンダケースと機械的要因により摩耗が想定される。
しかしながら，通常運転中はシリンダケースとピストンにはパッキンが取り付けられているこ
とから，ピストンに摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

608 機械設備 燃料取替機 摩耗 燃料取替機
ガイドキー及びマスト
チューブ

ガイドキーはガイドベアリングに設けられたキー溝部にすべり接触することから，摩耗が想
定される。
しかしながら，ガイドキーは接触する材料（樹脂）に対して硬く，ガイドキーの摩耗が発生す
る可能性は小さい。
また，マストチューブは内外周側の同ガイドベアリングとすべり接触することから，摩耗が想
定される。
しかしながら，ガイドキー同様に接触する材料（樹脂）に対して硬く，マストチューブの摩耗が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

609 機械設備 燃料取替機 摩耗 燃料取替機 減速機ギヤ

減速機ギヤは機械的要因により摩耗が想定される。
しかしながら，減速機ギヤは潤滑油により潤滑されていることから，摩耗が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② Ｅ

610 機械設備 燃料取替機 へたり 燃料取替機 スプリング

燃料つかみ具及びブレーキのスプリングは，常時応力がかかった状態で使用されるため，
へたりが想定される。
しかしながら，燃料つかみ具及びブレーキのスプリングはスプリング使用時のねじり応力が
許容ねじり応力以下になるように設定されており，さらにスプリングの材料に対する推奨使
用 高温度よりも実際の使用温度は低いことから，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

611 機械設備 燃料取替機 高サイクル疲労割れ 燃料取替機
車軸（走行式補助ホイス
ト横行用，ブリッジ走行
用，トロリ横行用）

車軸は運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において高サイクル疲労割
れが想定される。
しかしながら，車軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

612 機械設備 燃料取替機 疲労割れ 燃料取替機

走行式補助ホイストフ
レーム，ブリッジフレー
ム，トロリフレーム及び
レール（走行式補助ホイ
スト横行用，ブリッジ走行
用，トロリ横行用）

走行式補助ホイストフレーム，ブリッジフレーム，トロリフレーム及びレールは，起動・停止等
の荷重変動により，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，構造部分については，設計時に疲れ強さに対する安全性を考慮した設計と
なっている。また，点検時における目視点検，レールスパン・たわみ量測定等により設備の
健全性を定期的に確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

613 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機
ブリッジ走行用レール基
礎ボルト

ブリッジ走行用レールの基礎ボルトは炭素鋼であり，コンクリート埋設されているため，コン
クリートが中性化した場合に腐食が想定される。
しかしながら，コンクリート埋設部については，実機コンクリートにおけるサンプリング結果で
は，ほとんど中性化は認められておらず，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① ②

614 機械設備 燃料取替機 導通不良 燃料取替機
電磁接触器，補助継電
器，タイマー

電磁接触器，補助継電器及びタイマーは接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成され
る酸化皮膜により，導通不良が想定される。
しかしながら，電磁接触器，補助継電器及びタイマーは屋内空調環境に設置されており，塵
埃付着及び酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

615 機械設備 燃料取替機 導通不良 燃料取替機
リミットスイッチ，操作ス
イッチ及び押釦スイッチ

リミットスイッチ，操作スイッチ及び押釦スイッチは接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形
成される酸化皮膜により，導通不良が想定される。
しかしながら，リミットスイッチ，操作スイッチ及び押釦スイッチは屋内空調環境に設置されて
おり，塵埃付着及び酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

616 機械設備 燃料取替機 高サイクル疲労割れ 燃料取替機 限速スイッチの主軸

限速スイッチの主軸は運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において疲労
割れが想定される。
しかしながら，限速スイッチの主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮さ
れた設計となっており，高サイクル疲労割れの発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

617 機械設備 燃料取替機 高サイクル疲労割れ 燃料取替機

モータ(低圧，直流，全
閉）及び回転計発電機
（主ホイスト巻上用，ブ
リッジ走行用，トロリ横行
用）の主軸

主軸には運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において高サイクル疲労割
れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

618 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機

モータ (低圧，直流，全
閉），回転計発電機（主ホ
イスト巻上用，ブリッジ走
行用，トロリ横行用）のフ
レーム及びエンドブラケッ
ト

フレーム及びエンドブラケットは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，フレーム及びエンドブラケットの表面には防食塗装が施されており，屋内環境
に設置されていることから腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

619 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機

モータ (低圧，直流，全
閉）及び回転計発電機
（主ホイスト巻上用，ブ
リッジ走行用，トロリ横行
用）の端子箱

端子箱は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，端子箱の表面には防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されてい
ることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

620 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機

モータ (低圧，直流，全
閉）及び回転計発電機
（主ホイスト巻上用，ブ
リッジ走行用，トロリ横行
用）の取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果からも有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

621 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機

モータ(低圧，直流，全
閉）（主ホイスト巻上用，
ブリッジ走行用，トロリ横
行用）の主極コア，補極コ
ア及び回転子コア，回転
計発電機の回転子コア

固定子コア及び回転子コアは炭素鋼，無方向性電磁鋼板が使用されているため，腐食が
想定される。
しかしながら，固定子コア及び回転子コアには，絶縁ワニス処理が施されており，腐食が発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（39/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

622 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機
モータ（低圧，交流，全
閉）のフレーム及びエンド
ブラケット

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

623 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機
モータ（低圧，交流，全
閉）の端子箱

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

624 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機
モータ（低圧，交流，全
閉）の取付ボルト

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

625 機械設備 燃料取替機 高サイクル疲労割れ 燃料取替機
モータ（低圧，交流，全
閉）の主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

626 機械設備 燃料取替機 疲労割れ 燃料取替機
モータ（低圧，交流，全
閉）の回転子棒及び回転
子エンドリング

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

627 機械設備 燃料取替機 腐食（全面腐食） 燃料取替機
モータ (低圧，交流，全
閉）の固定子コア及び回
転子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

628 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

腐食（全面腐食） 原子炉建屋天井クレーン 減速機ギヤ

減速機ギヤは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，減速機ギヤは潤滑油により潤滑されている環境であることから，腐食が発生
する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

629 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

へたり 原子炉建屋天井クレーン ブレーキスプリング

補巻上用，横行用及び走行用のブレーキスプリングは，常時応力がかかった状態で使用さ
れるため，へたりが想定される。
しかしながら，補巻上用，横行用及び走行用のブレーキスプリングはスプリング使用時のね
じり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されており，さらにスプリングの材料に対す
る推奨 高使用温度よりも実際の使用温度は低いことから，へたりが進行する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

630 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

摩耗 原子炉建屋天井クレーン 減速機ギヤ

減速機ギヤは，機械的要因による摩耗が想定される。
しかしながら，減速機ギヤは潤滑油により潤滑されていることから，摩耗が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

631 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

導通不良 原子炉建屋天井クレーン
電磁接触器，補助継電器
及びタイマー

電磁接触器，補助継電器及びタイマーは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成され
る酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，電磁接触器，補助継電器及びタイマーは屋内空調環境に設置されていること
から，塵埃付着及び酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

632 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

導通不良 原子炉建屋天井クレーン
操作スイッチ及び押釦ス
イッチ

操作スイッチ及び押釦スイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化
皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，操作スイッチ及び押釦スイッチは屋内空調環境に設置されていることから，
塵埃付着及び酸化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

633 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

導通不良 原子炉建屋天井クレーン リミットスイッチ

リミットスイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化皮膜による導通
不良が想定される。
しかしながら，リミットスイッチは屋内空調環境に設置されていることから，塵埃付着及び酸
化皮膜形成の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

634 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

高サイクル疲労割れ 原子炉建屋天井クレーン 回転計発電機の主軸

回転計発電機の主軸は運転時に繰り返し応力が発生することから，応力集中部において
高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，回転計発電機の主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮
された設計となっており，高サイクル疲労割れの発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②

635 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

腐食（全面腐食） 原子炉建屋天井クレーン

トロリ，サドル，ガーダ，脱
線防止ラグ，レール取付
ボルト，減速機ケーシン
グ及び軸継手

トロリ，サドル，ガーダ，脱線防止ラグ，レール取付ボルト及び減速機ケーシングは炭素鋼で
あり，軸継手は炭素鋼又は鋳鉄であることから腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

636 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

疲労割れ 原子炉建屋天井クレーン
トロリ，サドル，ガーダ及
びレール

トロリ，サドル，ガーダ及びレールは運転・停止等の荷重変動による疲労割れが想定され
る。
しかしながら，構造部分については，設計時に疲れ強さに対する安全性を考慮した設計と
なっている。また，点検時における目視点検及び真直度（わん曲）測定等により，設備の健
全性を定期的に確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

637 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

腐食（全面腐食） 原子炉建屋天井クレーン 筐体

筺体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

638 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

腐食（全面腐食） 原子炉建屋天井クレーン 筐体取付ボルト

筐体取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
また，これまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

639 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

高サイクル疲労割れ 原子炉建屋天井クレーン
モータ(低圧，直流，全
閉）の主軸

主軸にはモータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において高サイクル
疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっ
ており，高サイクル疲労が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

640 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

腐食（全面腐食） 原子炉建屋天井クレーン

モータ(低圧，直流，全
閉）の主極コア，補極コ
ア，回転子コア及び回転
計発電機の回転子コア

モータ(低圧，直流，全閉）の主極コア，補極コア，回転子コア及び回転計発電機の回転子コ
アは，炭素鋼，電磁鋼又は無方向性電磁鋼板のため，腐食が想定される。
しかしながら，モータの主極コア，補極コア，回転子コア及び回転計発電機の回転子コアに
は，絶縁ワニス処理が施されており，腐食の発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

641 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

腐食（全面腐食） 原子炉建屋天井クレーン

モータ (低圧，直流，全
閉），回転計発電機のフ
レーム及びエンドブラケッ
ト

モータ (低圧，直流，全閉），回転計発電機のフレーム及びエンドブラケットは炭素鋼であり，
腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

642 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

腐食（全面腐食） 原子炉建屋天井クレーン
モータ (低圧，直流，全
閉）及び回転計発電機の
端子箱

モータ (低圧，直流，全閉），回転計発電機の端子箱は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（40/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
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内容
評価内容 分類

※１
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643 機械設備
原子炉建屋
天井クレーン

腐食（全面腐食） 原子炉建屋天井クレーン
モータ (低圧，直流，全
閉）及び回転計発電機の
取付ボルト

モータ (低圧，直流，全閉），回転計発電機の取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定され
る。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

644 機械設備
圧縮空気系
設備

腐食（全面腐食） 計装用圧縮空気系設備

胴外面，クランクケース外
面及びプーリー（空気圧
縮機），安全弁外面（イン
タクーラ），胴板外面（アフ
タクーラ），胴板外面（除
湿塔），配管及び弁外面

胴，クランクケース及びプーリー（空気圧縮機），安全弁（インタクーラ），胴板（アフタクー
ラ），胴板（除湿塔），配管及び弁は，鋳鉄，炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，外面は大気接
触していることから，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから腐食が発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

645 機械設備
圧縮空気系
設備

腐食（全面腐食）
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
設備

胴外面，クランクケース外
面及びVプーリ（空気圧縮
機），胴外面（アフタクー
ラ），胴外面（除湿塔），配
管及び弁外面

胴，クランクケース及びVプーリ（空気圧縮機），胴（アフタクーラ），胴（除湿塔），配管及び弁
は，鋳鉄又は炭素鋼であり，外面は大気接触していることから，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから腐食が発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

646 機械設備
圧縮空気系
設備

摩耗
計装用圧縮空気系設備
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
設備

クランクシャフト

クランクシャフトは，コネクティングロッドと連接しているため，摩耗が想定される。
しかしながら，クランクシャフトとコネクティングロッドの間にはクランクピンメタルがあることか
ら，摩耗する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

647 機械設備
圧縮空気系
設備

摩耗
計装用圧縮空気系設備
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
設備

クロスヘッド，クロスヘッド
ガイド及びクロスヘッドピ
ン

クロスヘッドとクロスヘッドガイドは接触するため，摩耗が想定される。
しかしながら，当該部は油環境下にあり，摩耗が発生する可能性は小さい。
クロスヘッドピンはクロスヘッドピンメタル又はクロスヘッドピンブッシュと接触するため摩耗
が想定される。
しかしながら，クロスヘッドピンは低合金鋼であり，クロスヘッドピンメタル（りん青銅）又はク
ロスヘッドピンブッシュ（りん青銅）と比較して硬い材質であることから，摩耗が発生する可能
性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

648 機械設備
圧縮空気系
設備

腐食（全面腐食） 計装用圧縮空気系アフタクーラ 胴板内面及び邪魔板

胴板及び邪魔板は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

649 機械設備
圧縮空気系
設備

腐食（全面腐食）
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
アフタクーラ

胴内面及び管板冷却水
側

胴及び管板は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，内部流体（冷却水）には防錆剤が注入されており，腐食が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

650 機械設備
圧縮空気系
設備

腐食（全面腐食）
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
アフタクーラ

伝熱管

伝熱管は銅合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，外部流体は冷却水（防錆剤入り）であること，内部流体は空気であるが不動
態皮膜が形成されることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

651 機械設備
圧縮空気系
設備

高サイクル疲労割れ
及び摩耗

計装用圧縮空気系設備
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
設備

伝熱管

伝熱管は邪魔板接触面において，高サイクル疲労割れ及び摩耗が想定される。
しかしながら，伝熱管は邪魔板により流体振動が十分小さくなるよう設計されているため，
高サイクル疲労割れ及び摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

652 機械設備
圧縮空気系
設備

摩耗
計装用圧縮空気系設備
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
設備

オイルポンプ（ギア）

オイルポンプはギアポンプであるため，歯車と歯車の接触による摩耗が想定される。
しかしながら，オイルポンプ内部（歯車）は潤滑油にて満たされていることから，摩耗が発生
する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

653 機械設備
圧縮空気系
設備

摩耗
計装用圧縮空気系設備
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
設備

ピストン及びシリンダ

ピストン及びシリンダは，ピストンとシリンダの接触による摩耗が想定される。
しかしながら，ピストンとシリンダの摺動部にはピストンリングを取付けているため，摩耗する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

654 機械設備
圧縮空気系
設備

高サイクル疲労割れ
計装用圧縮空気系設備
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
設備

クランクシャフト，ピストン
及びコネクティングロッド

クランクシャフト，ピストン及びコネクティングロッドには，空気圧縮機運転時に繰返し応力が
発生することから，応力集中部等において，高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，クランクシャフト，ピストン及びコネクティングロッドは設計段階において疲労
割れが発生しないように考慮された設計となっているため，高サイクル疲労割れが発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

655 機械設備
圧縮空気系
設備

腐食（全面腐食）
計装用圧縮空気系設備
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
設備

サポート取付ボルト・ナッ
ト，フランジボルト・ナッ
ト，取付ボルト・ナット

サポート取付ボルト・ナット，フランジボルト・ナット，取付ボルト・ナットは，炭素鋼又は低合
金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

656 機械設備
圧縮空気系
設備

腐食（全面腐食）
計装用圧縮空気系設備
廃棄物減容処理装置制御用圧縮空気系
設備

配管サポート

配管サポートは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

657 機械設備
圧縮空気系
設備

へたり  計装用圧縮空気系安全弁 スプリング

安全弁のスプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定される。
しかしながら，スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されて
おり，さらにスプリングの材料に対する推奨使用 高温度よりも実際の使用温度は低いこと
から，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

658 機械設備
廃液濃縮設
備

高サイクル疲労割れ  濃縮装置循環ポンプ 軸

軸には運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイクル疲労
割れが想定される。
しかしながら，軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となって
おり，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

659 機械設備
廃液濃縮設
備

腐食（全面腐食） 濃縮装置  加熱器（胴体胴板外面）

濃縮装置の加熱器（胴体胴板）は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，外面には防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることか
ら，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

660 機械設備
廃液濃縮設
備

高サイクル疲労割れ
及び摩耗

濃縮装置（加熱器）
濃縮装置復水器
濃縮装置冷却器

伝熱管

伝熱管については管支持板接触面において，高サイクル疲労割れ及び摩耗が想定され
る。
しかしながら，伝熱管は管支持板により流体振動が十分小さくなるよう設計されているた
め，振動による高サイクル疲労割れ及び摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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661 機械設備
廃液濃縮設
備

腐食（全面腐食）
濃縮装置復水器
濃縮装置冷却器

水室

濃縮装置復水器の水室鏡板，水室胴板及び濃縮装置冷却器の水室胴板は炭素鋼であり
腐食が想定される。
しかしながら，内部流体は防錆剤入りの冷却水であることから，腐食の可能性は小さい。ま
た内部流体は水質管理され，適切な状態に保たれている。さらに，外面については防食塗
装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小
さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

662 機械設備
廃液濃縮設
備

腐食（全面腐食）
濃縮装置
濃縮装置デミスタ

フランジボルト・ナット

濃縮装置及び濃縮装置デミスタのフランジボルト・ナットは炭素鋼であり腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

663 機械設備
廃液濃縮設
備

腐食（全面腐食）

濃縮装置
濃縮装置循環ポンプ
濃縮装置デミスタ
濃縮装置復水器
濃縮装置冷却器

脚，サイドベース及び取
付ボルト

濃縮装置復水器及び濃縮装置冷却器の脚，濃縮装置循環ポンプのサイドベース並びに濃
縮装置デミスタ及び濃縮装置の取付ボルトは炭素鋼であり腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

664 機械設備
廃液濃縮設
備

疲労割れ

濃縮装置（蒸発缶，加熱器）
濃縮装置循環ポンプ
濃縮装置デミスタ
濃縮装置復水器

鏡板，下部水室胴板，胴
体胴板，管板，ケーシン
グ，上部鏡板，下部鏡
板，胴板（胴体・上部）及
び配管・弁

蒸発缶（鏡板），加熱器（下部水室胴板，胴体胴板，管板），濃縮装置循環ポンプケーシン
グ，濃縮装置デミスタ上部鏡板，下部鏡板，胴板（胴体・上部），濃縮装置復水器管板及び
配管・弁は，廃液濃縮設備の起動・停止操作に伴い，熱過渡により疲労が蓄積される可能
性があり，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，濃縮装置，濃縮装置復水器は起動・停止時において疲労が蓄積されるような
急激な温度変化とならないよう運用していることから，低サイクル疲労割れの発生する可能
性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

665 機械設備
廃液濃縮設
備

粒界型応力腐食割れ

濃縮装置循環ポンプ
濃縮装置デミスタ
濃縮装置復水器
濃縮装置冷却器
濃縮廃液貯蔵タンク
濃縮装置蒸発缶から高電導度廃液蒸留
水タンクまでのステンレス鋼配管・弁

ケーシング，軸，羽根車，
上部鏡板，下部鏡板，胴
板（胴体・上部），胴体胴
板，伝熱管，管板，胴板，
鏡板，屋根板及び配管・
弁

濃縮装置循環ポンプのケーシング，軸，羽根車，濃縮装置デミスタの上部鏡板，下部鏡板，
胴板（胴体・上部），濃縮装置復水器の伝熱管，管板，濃縮装置冷却器の胴体胴板，伝熱
管，管板，濃縮廃液貯蔵タンクの胴板，鏡板，屋根板及び濃縮装置廻りに使用される配管・
弁はステンレス鋼であり，設備運転中は湿り廃液蒸気又は100℃以上の濃縮廃液に接する
ため，粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，上部鏡板，下部鏡板，胴板（胴体・上部），胴体胴版，伝熱管，管板，胴板，
鏡板，屋根板及び配管・弁は粒界応力腐食割れの感受性を低減したステンレス鋼を使用し
ているため，応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
また濃縮装置循環ポンプのケーシング，軸及び羽根車には溶接部がないことから，熱影響
による鋭敏化を生じることはなく，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

666 機械設備 固化設備 粒界型応力腐食割れ

乾燥機復水器
乾燥機スクリューフィーダ
粉体ホッパ
粉体ホッパ排出機
粉体供給スクリューフィーダ
粉体計量ホッパ
混練機

水室鏡板，伝熱管，管
板，胴，軸，胴体胴板，鏡
板，胴板，平板，パドル，
スプラッシュガード及び配
管・弁

乾燥機復水器の水室鏡板，伝熱管，管板，乾燥機スクリューフィーダの胴，軸，粉体ホッパ
の胴体胴板，鏡板，粉体ホッパ排出機の胴，軸，粉体供給スクリューフィーダの胴板，軸，
粉体計量ホッパの胴板，鏡板，平板，混練機のパドル，スプラッシュガード及び配管・弁はス
テンレス鋼であり，運転中の内部流体は高温の濃縮廃液であるため粒界型応力腐食割れ
が想定される。
しかしながら，粉体ホッパの胴体胴板，鏡板，粉体ホッパ排出機の胴，軸，粉体供給スク
リューフィーダの胴板，軸，粉体計量ホッパの胴板，鏡板，平板，混練機のパドル，スプラッ
シュガード及び粉体ホッパ排出機から粉体供給スクリューフィーダまでの配管・弁について
は粉体ホッパーの通常使用温度が100℃以下であることから，これらの下流の機器は徐々
に冷却されるため，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
また，乾燥機復水器の水室鏡板，伝熱管，管板，乾燥機スクリューフィーダの胴，軸及び乾
燥機から乾燥機復水器までの配管は，粒界型応力腐食割れの感受性を低減したステンレ
ス鋼を使用しているため，応力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

667 機械設備 固化設備 高サイクル疲労割れ
乾燥機スクリューフィーダ
粉体ホッパ排出機
粉体供給スクリューフィーダ

軸

乾燥機スクリューフィーダ，粉体ホッパ排出機及び粉体供給スクリューフィーダの軸には運
転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイクル疲労割れが想
定される。
しかしながら，軸は設計段階において高サイクル疲労割れが発生しないように考慮された
設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

668 機械設備 固化設備 腐食（全面腐食） 乾燥機
上部胴板，本体円すい胴
板

乾燥機の上部胴板，本体円すい胴板は炭素鋼であり，内部流体が濃縮廃液であるため，
腐食が想定される。
しかしながら，内面にはニッケル基合金によるクラッド処理を施しているため，腐食の発生す
る可能性は小さい。
外面については，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

669 機械設備 固化設備 貫粒型応力腐食割れ 固化設備 配管

乾燥機から乾燥機復水器までの配管はステンレス鋼を使用しており，外表面に塩分が付着
することに起因する貫粒型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，保温により外表面が保護されており，塩分が付着しないことから，貫粒型応
力腐食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

670 機械設備 固化設備 腐食（全面腐食） 乾燥機 ボルト・ナット

乾燥機の耐圧部のボルトナットは炭素鋼であり腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
また，これまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

671 機械設備 固化設備 腐食（全面腐食）

乾燥機
乾燥機スクリューフィーダ
粉体ホッパ排出機
粉体供給スクリューフィーダ
粉体計量ホッパ

取付ボルト・ナット

乾燥機の取付ボルト並びに乾燥機スクリューフィーダ，粉体ホッパ排出機，粉体供給スク
リューフィーダ及び粉体計量ホッパの取付ボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐
食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
また，これまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

672 機械設備 固化設備 腐食（全面腐食）
乾燥機
乾燥機復水器
乾燥機スクリューフィーダ

サポートリブ，うで及び脚

乾燥機のサポートリブ，乾燥機復水器のうで及び乾燥機スクリューフィーダの脚は炭素鋼で
あり腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

673 機械設備 固化設備 疲労割れ

乾燥機
乾燥機復水器
乾燥機スクリューフィーダ
粉体ホッパ
粉体ホッパ排出機
粉体供給スクリューフィーダ
粉体計量ホッパ
混練機

上部胴板，本体円すい胴
板，胴体胴板，水室鏡
板，伝熱管，管板，胴，鏡
板，胴板，脚座，平板，パ
ドル，スプラッシュガード
及び配管・弁

乾燥機の上部胴板，本体円すい胴板，乾燥機復水器の胴体胴板，水室鏡板，伝熱管，管
板，乾燥機スクリューフィーダの胴，粉体ホッパの胴体胴板，鏡板，粉体ホッパ排出機の
胴，粉体供給スクリューフィーダの胴板，脚座，粉体計量ホッパの胴板，鏡板，平板，混練
機のパドル，スプラッシュガード及び配管・弁は，固化設備の起動・停止操作に伴い，熱過
渡により低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，乾燥機は起動時において蒸気流入量を調整して緩やかな温度変化とする運
用となっており，これらの下流の機器も緩やかな温度上昇となる。さらに運転頻度が少ない
ことから，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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674 機械設備 焼却炉設備 粒界型応力腐食割れ

排ガスフィルタ
排ガスブロワ
排ガス補助ブロワ
乾燥樹脂スクリューフィーダ
乾燥樹脂受ホッパ
乾燥樹脂移送ホッパ
乾燥樹脂供給機
ステンレス鋼系配管・弁

胴，胴板，胴体胴板，鏡
板，羽根車，軸，動翼及
び配管・弁

排ガスフィルタの胴板，鏡板，排ガスブロワ及び排ガス補助ブロワの羽根車，乾燥樹脂スク
リューフィーダの胴，軸，乾燥樹脂受ホッパ及び乾燥樹脂移送ホッパの胴体胴板，鏡板，乾
燥樹脂供給機の胴，軸，動翼及び排ガスフィルタ廻りに使用されている配管・弁はステンレ
ス鋼であり，内部流体のガス（排ガス）には腐食性ガス（ HCl,SOx他）が含まれている。停止
時に温度が低下すると硫酸等が発生する可能性があり，硫酸等でステンレス鋼に生じた孔
食部を起点に，起動・停止に伴う熱応力の重畳による粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，乾燥樹脂スクリューフィーダの胴，軸，乾燥樹脂受ホッパ及び乾燥樹脂移送
ホッパの胴体胴板，鏡板，乾燥樹脂供給機の胴，軸，動翼については乾燥樹脂スクリュー
フィーダの通常使用温度が100℃以下であり，これらの下流の機器は徐々に自然冷却され
るため，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。また，排ガスフィルタの胴板，鏡
板及び排ガスフィルタ廻りに使用されているステンレス鋼系配管・弁でセラミック塗装コー
ティングされている箇所については孔食が発生しないため，粒界型応力腐食割れが発生す
る可能性は小さい。さらに，排ガスブロワ及び排ガス補助ブロワの羽根車，排ガスフィルタ
廻りに使用されているステンレス鋼系配管・弁でセラミック塗装コーティングされていない箇
所については，これまでの点検結果により有意な孔食は確認されておらず，粒界型応力腐
食割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

675 機械設備 焼却炉設備 貫粒型応力腐食割れ
排ガスフィルタ
ステンレス鋼系配管・弁

胴板，鏡板及び配管・弁

排ガスフィルタの胴板，鏡板，排ガスフィルタ廻りに使用されている配管・弁はステンレス鋼
を使用しており，外表面に塩分が付着することに起因する貫粒型応力腐食割れが想定され
る。
しかしながら，防食塗装又は保温により外表面が保護されていることから，貫粒型応力腐食
割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

676 機械設備 焼却炉設備 腐食（全面腐食）

空気予熱器
第２焼却炉本体
１次・２次セラミックフィルタ
排ガスブロワ
排ガス補助ブロワ
乾燥樹脂スクリューフィーダ
乾燥樹脂受ホッパ
乾燥樹脂移送ホッパ
乾燥樹脂供給機

フランジボルト・ナット，
ケーシングボルト・ナット
及び取付ボルト・ナット

空気予熱器及び１次・２次セラミックフィルタのフランジボルト・ナット, 第２焼却炉本体，乾燥
樹脂スクリューフィーダ，乾燥樹脂受ホッパ，乾燥樹脂移送ホッパ及び乾燥樹脂供給機の
取付ボルト・ナット，排ガスブロワ及び排ガス補助ブロワのケーシングボルト・ナットは炭素鋼
又は低合金鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

677 機械設備 焼却炉設備 腐食（全面腐食）

空気予熱器
第２焼却炉本体
１次・２次セラミックフィルタ
排ガスフィルタ
排ガスブロワ
排ガス補助ブロワ
炭素鋼系配管・弁

本体外筒，缶体，灰冷却
ボックス，灰取出ボック
ス，ケーシング，支持脚
及びベース

空気予熱器の本体外筒，支持脚，第２焼却炉本体の缶体，灰冷却ボックス，支持脚，１次
セラミックフィルタの缶体，灰冷却ボックス，支持脚，２次セラミックフィルタの缶体，灰取出
ボックス，支持脚，排ガスフィルタの支持脚，排ガスブロワ及び排ガス補助ブロワのケーシン
グ，ベース，並びに炭素鋼系配管・弁は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

678 機械設備 焼却炉設備 摩耗 排ガスブロワ 軸

排ガスブロワの軸は，すべり軸受との接触面の摩耗が想定される。
しかしながら，軸受には潤滑剤が供給され軸と軸受間に油膜が形成される構造となってお
り，軸の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

679 機械設備 焼却炉設備 高サイクル疲労割れ

排ガスブロワ
排ガス補助ブロワ
乾燥樹脂スクリューフィーダ
乾燥樹脂供給機

軸

排ガスブロワ，排ガス補助ブロワ，乾燥樹脂スクリューフィーダ及び乾燥樹脂供給機の軸に
は運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイクル疲労割れ
が想定される。
しかしながら，軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となって
おり，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

680 機械設備 焼却炉設備 疲労割れ

乾燥樹脂スクリューフィーダ
乾燥樹脂受ホッパ
乾燥樹脂移送ホッパ
乾燥樹脂供給機

胴，胴体胴板，鏡板及び
動翼

乾燥樹脂スクリューフィーダの胴，乾燥樹脂受ホッパの胴体胴板，鏡板，乾燥樹脂移送ホッ
パの胴体胴板，鏡板及び乾燥樹脂供給機の胴，動翼は，第２焼却炉設備の起動・停止に
伴い，低サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，乾燥樹脂スクリューフィーダ，乾燥樹脂受ホッパ，乾燥樹脂移送ホッパ及び
乾燥樹脂供給機は起動時において蒸気流入量を調整して緩やかな温度変化とする運用と
なっており，運転頻度も少ないことから，低サイクル疲労割れが発生する可能性は少ない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

681 機械設備 焼却炉設備 粒界型応力腐食割れ
排ガスフィルタ
ステンレス鋼系配管・弁

本体及び配管・弁

排ガスフィルタの本体及び排ガスフィルタ廻りに使用されているステンレス鋼系配管・弁は
内部流体がガス（排ガス）であり，排ガス中には腐食性ガス（ HCl,SOx他）が含まれている。
停止時に温度が低下すると硫酸等が発生する可能性があり，硫酸等でステンレス鋼部位に
生じた孔食部を起点に，起動・停止に伴う熱応力の重畳による粒界型応力腐食割れが想定
される。
しかしながら，排ガスフィルタの本体及び排ガスフィルタ廻りに使用されているステンレス鋼
系配管・弁でセラミック塗料コーティングされている箇所については孔食が発生しないため，
粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。さらに，排ガスフィルタ廻りに使用されて
いるステンレス鋼系配管・弁でセラミック塗料コーティングされていない箇所については，こ
れまでの点検結果により有意な孔食は確認されておらず，粒界型応力腐食割れが発生す
る可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

682 機械設備 焼却炉設備 貫粒型応力腐食割れ
排ガスフィルタ
ステンレス鋼系配管・弁

本体及び配管・弁

排ガスフィルタの本体及び排ガスフィルタ廻りに使用されているステンレス鋼系配管・弁は，
ステンレス鋼を使用しており，外表面に塩分が付着することに起因する貫粒型応力腐食割
れが想定される。
しかしながら，防食塗装及び保温により外表面が保護されていることから，貫粒型応力腐食
割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

683 機械設備 焼却炉設備 腐食（全面腐食）

空気予熱器
第１焼却炉本体
１次・２次セラミックフィルタ
排ガスブロワ
排ガス補助ブロワ

フランジボルト・ナット，
ケーシングボルト・ナット
及び取付ボルト・ナット

空気予熱器及び１次・２次セラミックフィルタのフランジボルト・ナット, 第１焼却炉本体の取
付ボルト・ナット，排ガスブロワ及び排ガス補助ブロワのケーシングボルト・ナットは炭素鋼又
は低合金鋼であり腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
また，これまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

684 機械設備 焼却炉設備 腐食（全面腐食）

空気予熱器
第１焼却炉本体
１次・２次セラミックフィルタ
排ガスフィルタ
排ガスブロワ
排ガス補助ブロワ
炭素鋼系配管・弁

缶体，灰冷却ボックス，グ
ローブボックス，ケーシン
グ，支持脚及びベース

空気予熱器の支持脚，第１焼却炉本体の缶体，灰冷却ボックス，支持脚，１次セラミックフィ
ルタの缶体，灰冷却ボックス，支持脚，２次セラミックフィルタの缶体，グローブボックス，支
持脚，排ガスフィルタの支持脚，排ガスブロワ及び排ガス補助ブロワのケーシング，ベース，
並びに炭素鋼系配管・弁は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

685 機械設備 焼却炉設備 摩耗 排ガスブロワ 軸

すべり軸受を使用している軸はすべり軸受との接触面において摩耗が想定される。
しかしながら，軸受には潤滑剤が供給され軸と軸受間に膜が形成される構造となっており軸
の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

686 機械設備 焼却炉設備 高サイクル疲労割れ
排ガスブロワ
排ガス補助ブロワ

軸

排ガスブロワ及び排ガス補助ブロワの軸には運転時に繰返し応力が発生することから，応
力集中部等において，高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となって
おり，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

687 機械設備
雑固体廃棄
物溶融炉設
備

腐食（全面腐食）
溶融炉セラミックフィルタ
配管（炭素鋼）

外殻（胴板），鏡板，上
蓋，本体フランジ，灰冷却
ボックス，脚，支持脚（ラ
グ）及び配管等外面

溶融炉セラミックフィルタの外殻（胴板），鏡板，上蓋，本体フランジ，灰冷却ボックス，脚，支
持脚（ラグ）及び雑固体廃棄物溶融炉から溶融炉セラミックフィルタまでの配管は炭素鋼で
あり外面の腐食が想定される。
しかしながら，外面については防食塗装が施されており，屋内空調環境に設置されているこ
とから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（43/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

688 機械設備
雑固体廃棄
物溶融炉設
備

腐食（全面腐食）
雑固体廃棄物溶融炉
溶融炉セラミックフィルタ
溶融炉排ガスフィルタ

六角ボルト・ナット及び取
付ボルト・ナット

雑固体廃棄物溶融炉，溶融炉セラミックフィルタの六角ボルト・ナット及び溶融炉排ガスフィ
ルタの取付ボルト・ナットは炭素鋼であり腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

689 機械設備
雑固体廃棄
物溶融炉設
備

粒界型応力腐食割れ
溶融炉排ガスフィルタ
伸縮継手（ステンレス鋼）

外殻，側板，伸縮継手及
び配管

溶融炉排ガスフィルタの外殻，側板，排ガスラインに使用されている伸縮継手及び溶融炉
排ガスフィルタ廻りに使用されている配管はステンレス鋼であり，内部流体の排ガスには腐
食性ガス（ HCl，SOx他）が含まれている。停止時に温度が低下すると硫酸等が発生する可
能性があり，硫酸等でステンレス鋼部位に生じた孔食部を起点に，起動・停止に伴う熱応力
の重畳による粒界型応力腐食割れが想定される。
しかしながら，現在までの運転経験により，粒界型応力腐食割れの可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① ②

690 機械設備
雑固体廃棄
物溶融炉設
備

貫粒型応力腐食割れ

雑固体廃棄物溶融炉
溶融炉排ガスフィルタ
配管（ステンレス鋼）
伸縮継手

外殻，上部フランジ，下部
フランジ，側板，配管，伸
縮継手及び六角ボルト・
ナット

雑固体廃棄物溶融炉の外殻，上部フランジ，下部フランジ，六角ボルト・ナット，溶融炉排ガ
スフィルタの外殻，側板，配管（ステンレス鋼）及び伸縮継手はステンレス鋼であり，貫粒型
応力腐食割れが想定される。
しかしながら，雑固体廃棄物溶融炉の外殻，上部フランジ，下部フランジ，六角ボルト・ナッ
ト，配管（ステンレス鋼）及び伸縮継手，溶融炉排ガスフィルタの外殻，側板については，防
食塗装及び保温により外表面が保護されていることから，貫粒型応力腐食割れが発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

691 機械設備
雑固体廃棄
物溶融炉設
備

腐食（全面腐食）
雑固体廃棄物溶融炉
溶融炉セラミックフィルタ

 基礎ボルト

雑固体廃棄物溶融炉及び溶融炉セラミックフィルタの基礎ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐
食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

692 機械設備 基礎ボルト 腐食（全面腐食）

機器付基礎ボルト塗装部及びコンクリート
埋設部
後打ちケミカルアンカ塗装部及びコンク
リート埋設部

基礎ボルト

基礎ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，機器付基礎ボルト塗装部，後打ちケミカルアンカ塗装部は，これまでの点検
の結果，有意な腐食は確認されていない。
機器付基礎ボルトのコンクリート埋設部及び後打ちケミカルアンカのコンクリート埋設部で
は，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定される。
しかしながら，実機コンクリートにおけるサンプリング結果では中性化はほとんど見られてお
らず，腐食は問題とならない。また，後打ちケミカルアンカについては，コンクリート埋設部の
ボルト自体が樹脂に覆われていることから，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

693 機械設備 基礎ボルト 付着力低下
機器付基礎ボルト
後打ちメカニカルアンカ
後打ちケミカルアンカ

基礎ボルト

機器付基礎ボルト，後打ちメカニカルアンカ，後打ちケミカルアンカについては，耐力は主に
付着力に担保されることから，付着力低下を起こした場合，支持機能の低下が想定される。
しかしながら，「コンクリート構造物及び鉄骨構造物の技術評価書」にて収縮，圧縮によるひ
び割れに起因する付着力低下がないこと，中性化による基礎ボルト材の腐食助長環境にな
いことを評価しており，経年劣化によりコンクリート内部からの付着力低下を起こす可能性
は小さい。
また，浜岡１，２号機の機器付基礎ボルト引張試験及び後打ちケミカルアンカの引張試験に
て有意な付着力低下がないことを確認している。
笹子トンネルでの天井板崩落事故を踏まえて，後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケミカル
アンカの目視点検及び打音点検を実施し，問題のないことを確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

① Ｆ

694 機械設備 基礎ボルト
樹脂の劣化（後打ちケ
ミカルアンカ）

後打ちケミカルアンカ 樹脂

後打ちケミカルアンカの樹脂については，高温環境下における変形，紫外線，放射線，水分
付着による劣化が想定される。
しかしながら，温度による劣化は，樹脂部はコンクリート内であり，高温環境下にさらされる
ことはなく，支持機能が低下するような接着力低下の可能性は小さい。
紫外線による劣化についても，樹脂部がコンクリート内であることから，直接紫外線環境下
にさらされることはない。また，屋外暴露試験として，15年間にわたり１年毎に引抜強度を測
定した結果からは，有意な引抜力の低下は認められていない。
さらに，耐候性促進試験により40年相当の紫外線加速照射後の引抜試験においても，引抜
力の低下が認められていないことから，支持機能が低下するような接着力低下の可能性は
小さい。
耐放射線性については，Co-60γ線照射試験結果から，γ線照射量が107radにおける樹
脂の耐放射線性の健全性が確認されている。
一方，浜岡３号機の後打ちケミカルアンカは原子炉格納容器外に設置されており，原子炉
格納容器外でγ線照射量が も高いCUW配管における40年間の照射量は7×105rad程度
であり，支持機能が低下するような接着力低下の可能性は小さい。
水分付着による劣化については，海水中引張強度比較試験により，海水中打込み・養生し
たボルトと空気中打込み・養生したボルトに引張強度の有意な違いは認められておらず，
水分付着により後打ちケミカルアンカの健全性が阻害される可能性は小さい。
また，（1）項，（2）b項にて記載した浜岡１，２号機の後打ちケミカルアンカの引張試験結果よ
り健全であることを確認している。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

②③ Ｆ

695 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 非常用メタクラ 筐体

筐体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

696 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 非常用メタクラ 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

697 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 非常用メタクラ 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

698 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 非常用メタクラ 主回路導体

主回路導体はアルミニウム合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

699 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

導通不良 非常用メタクラ

補助継電器，タイマー，
電磁接触器，保護継電器
（機械式），操作スイッチ
及び押釦スイッチ

補助継電器，タイマー，電磁接触器，保護継電器（機械式），操作スイッチ及び押釦スイッチ
は，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化皮膜により，導通不良が想定さ
れる。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

700 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

摩耗 非常用メタクラ 真空遮断器断路部

真空遮断器断路部は，遮断器の挿入・引出しによる摩耗が想定される。
しかしながら，真空遮断器断路部にはグリースを塗布していることから潤滑性は良好であ
り，遮断器の挿入・引出しは点検時のみ実施するため，断路部の摩耗が発生する可能性は
小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

701 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

非常用メタクラ 保護継電器（静止形）

保護継電器（静止形）は，マイグレーションにより基板内ICでの回路間短絡・断線といった電
気回路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置されていることから，マイグレーションによる特性変化が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（44/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

702 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

特性変化 非常用メタクラ 保護継電器（機械式）

保護継電器（機械式）は，誘導円板等の可動部があり，回転軸及び軸受の摩耗に伴う回転
摩擦の変化による特性変化が想定される。
しかしながら，保護継電器は「1979年９月26日改訂　電気学会　電気規格調査会標準規格
電力用保護継電器JEC-174」及び「1987年９月17日改訂　電気学会　電気規格調査会標準
規格　電力用保護継電器JEC-2500」に基づく，10,000 回の動作試験にて異常のないことを
確認しており， 保護継電器は点検時及び保護する機器の故障時のみの動作であり，この
動作回数が10,000回より十分少ないことから，回転軸及び軸受の摩耗による特性変化が発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

703 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

真空度低下 非常用メタクラ 真空バルブ

真空バルブは長期の使用に伴う真空度低下が想定される。
しかしながら，真空バルブは「1975年12月23日改訂　電気学会　電気規格調査会標準規格
JEC-181」に基づく10,000回の開閉試験にて異常のないことを確認しており，真空バルブは
点検時及び接続機器の起動・停止時のみの動作であり，この開閉回数が 10,000回より十
分少ないことから真空度低下が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

704 電源設備
高圧閉鎖配
電盤

へたり 非常用メタクラ ワイプばね及び開路ばね

ワイプばね及び開路ばねは，遮断器の引外しに必要な応力が長時間かかる状態が保持さ
れる時間的要因，高温にさらされる熱的要因によるへたりが想定される。
しかしながら，ワイプばね及び開路ばねは，遮断器の引外しに必要なねじり応力が許容ね
じり応力以下になるように設定されており，さらにばねの材料に対する推奨使用 高温度よ
りも低い温度で使用していることから，へたりが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

705 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 非常用パワーセンタ変圧器 鉄心締付ボルト

鉄心締付けボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

706 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 非常用パワーセンタ変圧器 ベース

ベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

707 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 非常用パワーセンタ変圧器 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

708 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 非常用パワーセンタ変圧器 鉄心

鉄心は珪素鋼板であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

709 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 非常用パワーセンタ変圧器 接続導体

接続導体は銅であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

710 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系パワーセンタ変圧器 鉄心締付ボルト

鉄心締付けボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

711 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系パワーセンタ変圧器 ベース

ベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

712 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系パワーセンタ変圧器 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，これ
までの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

713 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系パワーセンタ変圧器 鉄心

鉄心は珪素鋼板であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

714 電源設備
動力用変圧
器

腐食（全面腐食） 高圧炉心スプレイ系パワーセンタ変圧器 接続導体

接続導体は銅であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

715 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 非常用パワーセンタ 筐体

筐体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

716 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 非常用パワーセンタ 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

717 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 非常用パワーセンタ 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

718 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 非常用パワーセンタ 主回路導体

主回路導体はアルミニウム合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

719 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

導通不良 非常用パワーセンタ
補助継電器，タイマー，
保護継電器（機械式）及
び操作スイッチ

補助継電器，タイマー，保護継電器（機械式）及び操作スイッチは，接点に付着する浮遊塵
埃と接点表面に形成される酸化皮膜により，導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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720 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

摩耗 非常用パワーセンタ 接触子

接触子は遮断器の開閉動作に伴う負荷電流の開閉による摩耗が想定される。
しかしながら，接触子は「1978年５月24日改訂　電気学会　電気規格調査会標準規格JEC-
160」に基づき100 回（定格電流2,500 A 超過の受電用遮断器），500 回（定格電流630 A 超
過～2,500 A 以下の負荷用遮断器）の負荷電流遮断試験にて異常のないことを確認してお
り，遮断器は点検時及び接続機器の起動・停止時のみ動作するため，この動作回数（無負
荷電流遮断を含む）は，負荷電流遮断試験の動作回数より少ないことから，摩耗が発生す
る可能性は小さい。また，これまでの点検結果から有意な摩耗は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①③ ②

721 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

汚損 非常用パワーセンタ 消弧室

消弧室は遮断器の電流遮断動作に伴うアーク消弧による汚損が想定される。
しかしながら，消弧室は「1978年５月24日改訂　電気学会　電気規格調査会標準規格JEC-
160」に基づき100 回（定格電流2,500 A 超過の受電用遮断器），500 回（定格電流630 A 超
過～2,500 A 以下の負荷用遮断器）の負荷電流遮断試験にて異常のないことを確認してお
り，遮断器は点検時及び接続機器の起動・停止時のみ動作するため，この動作回数（無負
荷電流遮断を含む）は，負荷電流遮断試験の動作回数より少ないことから，アークの消弧
による汚損が発生する可能性は小さい。また，これまでの点検結果から有意な汚損は確認
されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①③ ②

722 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

摩耗 非常用パワーセンタ 断路部

断路部は，遮断器の挿入・引出しによる摩耗が想定される。
しかしながら，断路部にはグリースを塗布していることから潤滑性は良好であり，遮断器の
挿入・引出しは点検時のみ実施するため，断路部の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

723 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

非常用パワーセンタ
過電流引外し装置（静止
形），保護継電器（静止
形）

過電流引外し装置（静止形），保護継電器（静止形）は，マイグレーションにより基板内ICで
の回路間短絡・断線といった電気回路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置されていることから，マイグレーションによる特性変化が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

724 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

特性変化 非常用パワーセンタ 保護継電器（機械式）

機械式の保護継電器は，誘導円板等の可動部があり，回転軸及び軸受の摩耗に伴う回転
摩擦の変化による特性変化が想定される。
しかしながら，保護継電器は「1979年９月26日改訂　電気学会　電気規格調査会標準規格
電力用保護継電器JEC-174」及び「1987年９月17日改訂　電気学会　電気規格調査会標準
規格　電力用保護継電器JEC-2500」に基づく，10,000 回の動作試験にて異常のないことを
確認しており，保護継電器は点検時及び保護する機器の故障時のみ動作するため，この
動作回数は10,000回より十分少ないことから，回転軸及び軸受の摩耗による特性変化が発
生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

725 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

へたり 非常用パワーセンタ 投入ばね・開路ばね

投入ばね・開路ばねは，遮断器の投入，引外しに必要な応力が長時間かかる状態が保持
される時間的要因，高温にさらされる熱的要因によるへたりが想定される。
しかしながら，投入ばね・開路ばねは，遮断器の投入，引外しに必要なねじり応力が許容ね
じり応力以下になるように設定されており，さらにばねの材料に対する推奨使用 高温度よ
りも低い温度で使用していることから，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

726 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 直流パワーセンタ 筐体

筐体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

727 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 直流パワーセンタ 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

728 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 直流パワーセンタ 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

729 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

腐食（全面腐食） 直流パワーセンタ 主回路導体

主回路導体はアルミニウム合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

730 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

導通不良 直流パワーセンタ
補助継電器，タイマー及
び操作スイッチ

補助継電器，タイマー及び操作スイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成さ
れる酸化皮膜により，導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

731 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

摩耗 直流パワーセンタ 接触子

接触子は遮断器の開閉動作に伴う負荷電流の開閉による摩耗が想定される。
しかしながら，接触子は「1978年５月24日改訂　電気学会　電気規格調査会標準規格JEC-
160」に基づき100 回（定格電流2,500 A 超過の受電用遮断器），500 回（定格電流630 A 超
過～2,500 A 以下の負荷用遮断器）の負荷電流遮断試験にて異常のないことを確認してお
り，遮断器は点検時及び接続機器の起動・停止時のみ動作するため，この動作回数（無負
荷電流遮断を含む）は，負荷電流遮断試験の動作回数より少ないことから，摩耗が発生す
る可能性は小さい。また，これまでの点検結果から有意な摩耗は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①③ ②

732 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

汚損 直流パワーセンタ 消弧室

消弧室は遮断器の電流遮断動作に伴うアーク消弧による汚損が想定される。
しかしながら，消弧室は「1978年５月24日改訂　電気学会　電気規格調査会標準規格JEC-
160」に基づき100 回（定格電流2,500 A 超過の受電用遮断器），500 回（定格電流630 A 超
過～2,500 A 以下の負荷用遮断器）の負荷電流遮断試験にて異常のないことを確認してお
り，遮断器は点検時及び接続機器の起動・停止時のみ動作するため，この動作回数（無負
荷電流遮断を含む）は，負荷電流遮断試験の動作回数より少ないことから，摩耗が発生す
る可能性は小さい。また，これまでの点検結果から有意な汚損は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①③ ②

733 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

摩耗 直流パワーセンタ 断路部

断路部は，遮断器の挿入・引出しによる摩耗が想定される。
しかしながら，断路部にはグリースを塗布していることから潤滑性は良好であり，遮断器の
挿入・引出しは点検時のみ実施するため，断路部の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

734 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

へたり 直流パワーセンタ 投入ばね・開路ばね

投入ばね・開路ばねは，遮断器の投入，引外しに必要な応力が長時間かかる状態が保持
される時間的要因，高温にさらされる熱的要因によるへたりが想定される。
しかしながら，投入ばね・開路ばねは，遮断器の投入，引外しに必要なねじり応力が許容ね
じり応力以下になるように設定されており，さらにばねの材料に対する推奨使用 高温度よ
りも低い温度で使用していることから，へたりが進行する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

735 電源設備
低圧閉鎖配
電盤

特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

直流パワーセンタ
過電流引外し装置（静止
形）

過電流引外し装置（静止形）は，マイグレーションにより基板内ICでの回路間短絡・断線と
いった電気回路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置されていることから，マイグレーションによる特性変化が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（46/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

736 電源設備
コントロール
センタ

腐食（全面腐食） 非常用コントロールセンタ 筐体

筐体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

737 電源設備
コントロール
センタ

腐食（全面腐食） 非常用コントロールセンタ 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

738 電源設備
コントロール
センタ

腐食（全面腐食） 非常用コントロールセンタ 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

739 電源設備
コントロール
センタ

腐食（全面腐食） 非常用コントロールセンタ 主回路導体

主回路導体は銅及びアルミニウム合金であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

740 電源設備
コントロール
センタ

導通不良 非常用コントロールセンタ
電磁接触器，サーマルリ
レー，補助継電器及び保
護継電器（機械式）

電磁接触器，サーマルリレー，補助継電器及び保護継電器（機械式）は，接点に付着する
浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

741 電源設備
コントロール
センタ

摩耗 非常用コントロールセンタ 断路部

断路部はユニットの挿入・引出しによる摩耗が想定される。
しかしながら，断路部にはグリースを塗布していることから潤滑性は良好であり，ユニットの
挿入・引出しは点検時のみ実施するため，断路部の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

742 電源設備
コントロール
センタ

特性変化 非常用コントロールセンタ 保護継電器（機械式）

保護継電器（機械式）は，誘導円板等の可動部があり，回転軸及び軸受の摩耗に伴う回転
摩擦の変化による特性変化が想定される。
しかしながら，保護継電器は「1979年９月26日改訂　電気学会　電気規格調査会標準規格
電力用保護継電器JEC-174」及び「1987年９月17日改訂　電気学会　電気規格調査会標準
規格　電力用保護継電器JEC-2500」に基づく，10,000 回の動作試験にて異常のないことを
確認しており，保護継電器は点検時及び保護する機器の故障時のみ動作するため，この
動作回数は10,000回より十分少ないことから，回転軸及び軸受摩耗の影響による特性変化
が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

743 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）発
電機

フレーム，端子箱，コイル
エンドカバー及び軸受台

フレーム，端子箱，コイルエンドカバー及び軸受台は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

744 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）制
御盤

筺体

制御盤の筺体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

745 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）

非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）発
電機
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）制
御盤

取付ボルト

ディーゼル発電機及び制御盤の取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

746 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）制
御盤

埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

747 電源設備
ディーゼル発
電設備

導通不良
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）制
御盤

電磁接触器，補助継電
器，タイマー，保護継電
器（機械式），ロックアウト
継電器，操作スイッチ及
び押釦スイッチ

電磁接触器，補助継電器，タイマー，保護継電器（機械式），ロックアウト継電器，操作ス
イッチ及び押釦スイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化皮膜に
よる導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

748 電源設備
ディーゼル発
電設備

高サイクル疲労割れ
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）発
電機

主軸及び回転子コア

主軸及び回転子コアには，ディーゼル発電機運転時に繰り返し応力が発生することから，
応力集中部において高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸及び回転子コアは，設計段階において疲労割れが発生しないように考
慮された設計となっており，高サイクル疲労が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

749 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）発
電機

固定子コア及び回転子コ
ア

固定子コア及び回転子コアは電磁鋼及び磁極鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，固定子コア及び回転子コア表面は，絶縁ワニス処理が施されており，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

750 電源設備
ディーゼル発
電設備

摩耗
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）発
電機

主軸

主軸は，すべり軸受と主軸の接触面において，摩耗が想定される。
しかしながら，軸受には潤滑油が供給され，主軸と軸受間に油膜が形成されることから，主
軸の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

751 電源設備
ディーゼル発
電設備

導通不良
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）制
御盤

界磁調整器

界磁調整器は，可変抵抗器の通電による発熱により，可動接触子と固定接触子の摺動部
が経年的に酸化して酸化皮膜が形成され，接触抵抗が増大することによる導通不良が想
定される。
しかしながら，ディーゼル発電設備の界磁調整器の通電時間は非常に少なく，導通不良が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

752 電源設備
ディーゼル発
電設備

特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）制
御盤

速度変換器及び保護継
電器（静止形）

速度変換器及び保護継電器（静止形）は，マイグレーションにより基板内ICでの回路間短
絡・断線といった電気回路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置されていることから，マイグレーションによる特性変化が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位
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753 電源設備
ディーゼル発
電設備

特性変化
非常用ディーゼル発電設備（A,B号機）制
御盤

保護継電器（機械式）

保護継電器（機械式）は，誘導円板等の可動部があり，回転軸及び軸受の摩耗に伴う回転
摩擦の変化による特性変化が想定される。
しかしながら，保護継電器は「電気学会　電気規格調査会標準規格　電力用保護継電器
JEC-174　1979年９月26日」及び「電気学会　電気規格調査会標準規格　電力用保護継電
器JEC-2500　1987年９月17日」に基づく，10,000 回の動作試験にて異常のないことを確認
しており，保護継電器は点検時及び保護する機器の故障時のみの動作であり，この動作回
数が10,000回より十分少ないことから，回転軸及び軸受の摩耗による特性変化が発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

754 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
発電機

フレーム，端子箱，コイル
エンドカバー及び軸受台

フレーム，端子箱，コイルエンドカバー及び軸受台は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

755 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
制御盤

筺体

制御盤の筺体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

756 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
発電機
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
制御盤

取付ボルト

ディーゼル発電機及び制御盤の取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

757 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
制御盤

埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

758 電源設備
ディーゼル発
電設備

導通不良
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
制御盤

 電磁接触器，補助継電
器，タイマー，保護継電
器（機械式），ロックアウト
継電器，操作スイッチ及
び押釦スイッチ

電磁接触器，補助継電器，タイマー，保護継電器（機械式），ロックアウト継電器，操作ス
イッチ及び押釦スイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化皮膜に
よる導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

759 電源設備
ディーゼル発
電設備

高サイクル疲労割れ
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
発電機

 主軸及び回転子コア

主軸及び回転子コアには，ディーゼル発電機運転時に繰返し応力が発生することから，応
力集中部において高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，主軸及び回転子コアは，設計段階において疲労割れが発生しないように考
慮された設計となっており，高サイクル疲労が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

760 電源設備
ディーゼル発
電設備

腐食（全面腐食）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
発電機

固定子コア及び回転子コ
ア

固定子コア及び回転子コアは電磁鋼及び磁極鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，固定子コア及び回転子コア表面は，絶縁ワニス処理が施されており，腐食が
発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

761 電源設備
ディーゼル発
電設備

摩耗
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
発電機

主軸

主軸は，すべり軸受と主軸の接触面において摩耗が想定される。
しかしながら，軸受には潤滑油が供給され，主軸と軸受間に油膜が形成されることから，主
軸の摩耗が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

762 電源設備
ディーゼル発
電設備

特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
制御盤

界磁調整器，速度変換器
及び保護継電器（静止
形）

界磁調整器，速度変換器及び保護継電器（静止形）は，マイグレーションにより基板内ICで
の回路間短絡・断線といった電気回路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置されていることから，マイグレーションによる特性変化が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

763 電源設備
ディーゼル発
電設備

特性変化
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
制御盤

保護継電器（機械式）

保護継電器（機械式）は，誘導円板等の可動部があり，回転軸及び軸受の摩耗に伴う回転
摩擦の変化による特性変化が想定される。
しかしながら，保護継電器は「電気学会　電気規格調査会標準規格　電力用保護継電器
JEC-174　1979年９月26日」及び「電気学会　電気規格調査会標準規格　電力用保護継電
器JEC-2500　1987年９月17日」に基づく，10,000 回の動作試験にて異常のないことを確認
しており，保護継電器は点検時及び保護する機器の故障時のみの動作であり，この動作回
数が10,000回より十分少ないことから，回転軸及び軸受の摩耗による特性変化が発生する
可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

③ ②

764 電源設備 MGセット 腐食（全面腐食） 原子炉保護系MGセット 共通架台

共通架台は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

765 電源設備 MGセット 腐食（全面腐食） 原子炉保護系MGセット

フライホイール(本体)，フ
ライホイール軸受ブラケッ
ト及びフライホイールの
カップリング

フライホイール(本体)，フライホイール軸受ブラケット及びフライホイールのカップリングは炭
素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

766 電源設備 MGセット 腐食（全面腐食） 制御盤 筐体

制御盤の筺体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

767 電源設備 MGセット 腐食（全面腐食）
原子炉保護系MGセット
制御盤

取付ボルト

原子炉保護系MGセット及び制御盤の取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

768 電源設備 MGセット 腐食（全面腐食） 制御盤 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

769 電源設備 MGセット 導通不良 制御盤
操作スイッチ，押釦スイッ
チ，補助継電器，タイマー
及び電磁接触器

操作スイッチ，押釦スイッチ，補助継電器，タイマー及び電磁接触器は，接点に付着する浮
遊塵埃と接点表面に形成される酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②
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770 電源設備 MGセット 高サイクル疲労割れ 原子炉保護系MGセット
単相同期発電機，励磁機
の回転子コア

単相同期発電機，励磁機の回転子コアには，運転時に繰返し応力が発生することから，応
力集中部において高サイクル疲労割れが想定される。
しかしながら，回転子コアは設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設
計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

771 電源設備 MGセット 疲労割れ 原子炉保護系MGセット
誘導電動機の回転子棒
及び回転子エンドリング

誘導電動機の回転子棒及び回転子エンドリングは，起動時における電磁力等による繰返し
応力が発生することから，疲労割れが想定される。
しかしながら，梁モデルによる評価を行い，発生応力は許容値に対し十分小さいことから，
疲労割れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

772 電源設備 MGセット 高サイクル疲労割れ 原子炉保護系MGセット
単相同期発電機及び誘
導電動機の主軸

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

773 電源設備 MGセット 腐食（全面腐食） 原子炉保護系MGセット
単相同期発電機，誘導電
動機及び励磁機の固定
子コア及び回転子コア

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

② －

774 電源設備 MGセット 腐食（全面腐食） 原子炉保護系MGセット

単相同期発電機，誘導電
動機の軸受ブラケット，フ
レーム，端子箱及び励磁
機のカバー

「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと評価内容は同一であることから，当該
の評価書を参照。

①② －

775 電源設備 MGセット
特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

制御盤 保護継電器（静止形）

保護継電器（静止形）は，マイグレーションにより基板内ICでの回路間短絡・断線といった電
気回路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置されていることから，マイグレーションによる特性変化が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

776 電源設備 MGセット 疲労割れ 原子炉保護系MGセット フライホイールの主軸

フライホイールの主軸には，起動時に変動応力が発生することから，疲労割れが想定され
る。
しかしながら，原子炉保護系MGセットの起動停止回数は年間約2回と非常に少なく，疲労割
れが発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

777 電源設備
直流電源設
備

腐食（全面腐食）
125V蓄電池
125V充電器

取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

778 電源設備
直流電源設
備

腐食（全面腐食） 125V蓄電池 架台

架台は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

779 電源設備
直流電源設
備

腐食（全面腐食） 125V充電器 筐体

筐体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

780 電源設備
直流電源設
備

腐食（全面腐食）
125V蓄電池
125V充電器

埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

781 電源設備
直流電源設
備

導通不良 125V充電器
操作スイッチ，電磁接触
器，タイマー及び補助継
電器

操作スイッチ，電磁接触器，タイマー及び補助継電器は，接点に付着する浮遊塵埃と接点
表面に形成される酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

782 電源設備
直流電源設
備

割れ，変形 125V蓄電池 電槽

電槽は，電解液の減少により極板が露出，発熱し，内部圧力が上昇することによる電槽の
割れ，変形が想定される。
しかしながら，電槽上部の触媒栓により電槽内で発生するガスを還元し，内部圧力の上昇
を防ぐ構造となっていることから，電槽の割れ，変形の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

783 電源設備
直流電源設
備

特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

125V充電器 保護継電器（静止形）

保護継電器（静止形）は，マイグレーションにより基板内ICでの回路間短絡・断線といった電
気回路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置されていることから，マイグレーションによる特性変化が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

784 電源設備
直流電源設
備

腐食（全面腐食）
±24V蓄電池
±24V充電器

取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

785 電源設備
直流電源設
備

腐食（全面腐食） ±24V蓄電池 架台

架台は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

786 電源設備
直流電源設
備

腐食（全面腐食） ±24V充電器 筺体

筺体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

787 電源設備
直流電源設
備

腐食（全面腐食）
±24V蓄電池
±24V充電器

埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。したがって，
今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対策上着目す
べき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

788 電源設備
直流電源設
備

導通不良 ±24V充電器
操作スイッチ，電磁接触
器，タイマー及び補助継
電器

操作スイッチ，電磁接触器，タイマー及び補助継電器は，接点に付着する浮遊塵埃と接点
表面に形成される酸化皮膜による導通不良が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，塵埃付着，酸化皮膜形成の可能性は小さ
い。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②



ＰＬＭ評価劣化事象一覧 添付資料１－１（49/49）

No. カテゴリ 分冊 評価機器名経年劣化事象 保全
※２

内容
評価内容 分類

※１

理由
部位

評価内容
分類

789 電源設備
直流電源設
備

割れ，変形 ±24V蓄電池 電槽

電槽は，電解液の減少により極板が露出，発熱し，内部圧力が上昇することによる電槽の
割れ，変形が想定される。
しかしながら，電槽上部の触媒栓により電槽内で発生するガスを還元し，内部圧力の上昇
を防ぐ構造となっていることから，電槽の割れ，変形の可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

790 電源設備
直流電源設
備

特性変化（マイグレー
ションによる特性変
化）

±24V充電器 保護継電器（静止形）

保護継電器（静止形）は，マイグレーションにより基板内ICでの回路間短絡・断線といった電
気回路の不良による特性変化が想定される。
しかしながら，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改善されており，屋
内空調環境に設置されていることから，マイグレーションによる特性変化が発生する可能性
は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

791 電源設備
計測用変圧
器

腐食（全面腐食） 計測制御用変圧器（75kVA） 鉄心締付ボルト

鉄心締付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

792 電源設備
計測用変圧
器

腐食（全面腐食） 計測制御用変圧器（75kVA） クランプ

クランプは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

793 電源設備
計測用変圧
器

腐食（全面腐食） 計測制御用変圧器（75kVA） 鉄心

鉄心は珪素鋼板であり，腐食が想定される。
しかしながら，鉄心表面は絶縁処理を施しており，屋内空調環境に設置されていることか
ら，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

794 電源設備
計測用変圧
器

腐食（全面腐食）
計測制御用変圧器（50kVA）
HPCS計測制御用変圧器

鉄心締付ボルト

鉄心締付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

795 電源設備
計測用変圧
器

腐食（全面腐食）
計測制御用変圧器（50kVA）
HPCS計測制御用変圧器

クランプ

クランプは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

796 電源設備
計測用変圧
器

腐食（全面腐食）
計測制御用変圧器（50kVA）
HPCS計測制御用変圧器

鉄心

鉄心は珪素鋼板であり，腐食が想定される。
しかしながら，鉄心表面は絶縁処理を施しており，屋内空調環境に設置されていることか
ら，腐食が発生する可能性は小さい。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

② ②

797 電源設備
計測用分電
盤

腐食（全面腐食） 125V直流主母線盤 筐体

筐体は炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

798 電源設備
計測用分電
盤

腐食（全面腐食） 125V直流主母線盤 取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

799 電源設備
計測用分電
盤

腐食（全面腐食） 125V直流主母線盤 埋込金物

埋込金物は炭素鋼であるため，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

800 電源設備
計測用分電
盤

腐食（全面腐食）
計測制御電源分電盤
原子炉保護系分電盤
±24V直流分電盤

筐体

筐体は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

801 電源設備
計測用分電
盤

腐食（全面腐食）
計測制御電源分電盤
原子炉保護系分電盤
±24V直流分電盤

取付ボルト

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，こ
れまでの点検結果から有意な腐食は確認されていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①② ②

802 電源設備
計測用分電
盤

腐食（全面腐食）
計測制御電源分電盤
原子炉保護系分電盤
±24V直流分電盤

埋込金物

埋込金物は炭素鋼であり，腐食が想定される。
しかしながら，屋内空調環境に設置されており，腐食が発生する可能性は小さい。また，コ
ンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コ
ンクリートにおけるサンプリング結果では，中性化はほとんど見られていない。
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対
策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。

①②

※１

※２ ①： 巡視点検（パラメータ監視含む）等により確認可能なもの
②：分解・開放・目視点検等により確認可能なもの
－：参照先と同じ

① 現在までの運転経験から得られたデータにより，今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えれれる経年劣化事象。
② 使用条件（設計条件）により，今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる事象。
③ 使用条件と材料試験データとの比較により，今後も経年劣化事象の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象。



中部電力株式会社 
事象：耐震 

浜岡３号炉－耐震－7 

 

タイトル 

 

冷温停止の維持状態で動的機能維持が必要となる機器とその理由，並びに個別

機器ごとの動的機能維持評価の記載方針（耐震安全上考慮する必要のある経年

劣化事象がある場合とない場合の評価部部位等）について 

 

 

説明 

 

 冷温停止の維持状態で動的機能維持評価が必要となる機器は，冷温停止の維

持に必要な設備のうち，「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応

力編 （JEAG 4601・補-1984）」を参考に抽出している。 

 個別機器ごとの動的機能維持評価は，耐震安全上考慮する必要のある経年劣

化事象を表７－１のとおり整理し，振動応答特性上又は構造・強度上「軽微もし

くは無視」できない事象及びできる事象に分類した。「軽微もしくは無視」でき

ない事象については，評価を実施し耐震安全上問題のないことを確認している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表７－１ 冷温停止状態の維持に必要な機器の動的機能維持評価 

機器分類 理由※１ 対象機器 主な経年劣化事象とその部位 
事象 
区分 

ポンプ 
ポンプモータ 

② 

余熱除去ポンプ 
高圧炉心スプレイポンプ 
低圧炉心スプレイポンプ 
原子炉機器冷却水ポンプ 
高圧炉心スプレイ機器冷却水ポンプ 
原子炉機器冷却海水ポンプ 
高圧炉心スプレイ機器冷却海水ポンプ 

 
主軸の摩耗 
軸継手の腐食 
羽根車の摩耗 
ライナーリングの摩耗 
 

■ 

 
固定子コイルの絶縁特性低下 
口出線・接続部品の絶縁特性低下 
 

※２ 

弁 

 
 
① 
 
 

 
 
 
② 
 
 

 
 
③ 
 
 
④ 

 

 
 
給水系弁 
原子炉冷却材浄化系弁 
 
 
余熱除去系弁 
高圧炉心スプレイ系弁 
低圧炉心スプレイ系弁 
原子炉機器冷却水系弁 
高圧炉心スプレイ機器冷却水系弁 
 
 
非常用ガス処理系弁 
 
 
燃料プール冷却浄化系弁 
 

 
 
弁箱の疲労割れ 
 
 

◎※３ 

 
弁棒の摩耗 
アームの摩耗 
アームの腐食 
ギアの摩耗 
 

■ 

 
固定子コイルの絶縁特性低下 
口出線・接続部品の絶縁特性低下 
ブレーキ電磁コイルの絶縁特性低下 
 

※２ 

計測制御装置 ② 
補助継電器盤 
操作制御盤 

 
高経年化対策上着目すべき経年劣化事象およ

び高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はない事象（日常劣化管理事象）なし 
 

－ 

空調 

 
② 
 
 
 
 
③ 
 

 
ファン（D/G 系間接系） 
ローカルクーラ（ECCS 間接系） 
 
 
ファン（SGTS） 
ローカルクーラ（SGTS 間接系） 
原子炉室隔離弁 
 

 
主軸の摩耗 
 

■ 

 
固定子コイルの絶縁特性低下 
口出線・接続部品の絶縁特性低下 
 

※２ 

機械設備 ② 
非常用ディーゼル機関・付属設備 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関・付属設備 

 
ピストンリングの摩耗 
シリンダヘッドの摩耗，腐食 
主軸の摩耗 
 

■ 

 
調速・制御装置の性能低下 
固定子コイルの絶縁特性低下 
 

※２ 

電源設備 ② 

高圧閉鎖配電盤 
動力用変圧器 
低圧閉鎖配電盤 
コントロールセンタ 
非常用ディーゼル発電設備 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 
１２５Ｖ充電器 

 
操作機構の固着 
しゃ断器の固渋 
電解液の蒸発・液位低下 
すべり軸受の摩耗及びはく離 
 

■ 

 
コイルの絶縁特性低下 
 

※２ 

◎：振動応答特性上又は構造・強度上「軽微もしくは無視」できない事象 

■：振動応答特性上又は構造・強度上「軽微もしくは無視」できる事象 

 
※１ 動的機能維持が必要となる理由の詳細については，以下のとおりである。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁のうち，その健全性を維持するために動的機能維持が必要なもの。 
② 炉心から崩壊熱を除去するために必要な動的設備。 
③ 放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部拡散を抑制するために必要な動的設備。 
④ 使用済燃料プール水を補給するために必要な動的設備。 

 
※２ 耐震安全性に影響を与えないことが自明な経年劣化事象 
 
※３ 弁箱の疲労割れについて，疲労割れが生じた場合は振動応答特性に影響を与える可能性があるが，疲労累積係数が許容値１未満である

ことを確認しているため割れは発生せず，振動応答特性に影響を与える経年劣化事象ではない。 
 
 

以上 



中部電力株式会社 
事象：耐震 

浜岡３号炉－耐震－17 

 

タイトル 

 

主蒸気配管貫通部ベローズの疲労評価の具体的内容（評価仕様，解析モデル，入

力（荷重）条件，評価結果を含む）を提示すること。 

 

 

説明 

 

 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 2005 年版（2007 年版を含む）（JSME 

S NC1-2005/2007）に基づき，主蒸気配管貫通部ベローズが地震を受けた場合の

疲労に係る健全性の評価を実施した内容について以下に示す。 

 

１．評価仕様 

（１）機器構造 

 主蒸気配管貫通部ベローズ（Ｘ－10Ａ～Ｄ）の構造を図 17－１に示す。

 

 

 

 

       （A 部詳細）           （Ｂ部詳細） 

 

図 17－１ 主蒸気配管貫通部ベローズの構造 

 

 

 

 

 

 



中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

 

（２）評価条件 

 疲労評価に用いた条件を以下に示す。 

項目 記号 入力値 単位 

ベローズの材質 ― SUS316L ― 

ベローズの波のピッチの 2分の 1 b mm 

ベローズの層数 c ― 

ベローズの有効径 D mm 

評価温度 ― ℃ 

評価温度における縦弾性係数 E MPa 

ベローズの波の高さ h mm 

ベローズの長さ L mm 

中間パイプの長さ ℓ mm 

ベローズの波数の２倍の値 n ― 

最高使用圧力 P kPa 

ベローズの厚さ t mm 

 

２．疲労評価 

（１）地震時のベローズ変位量 

 主蒸気配管貫通部ベローズの変位量は主蒸気系配管の配管解析モデルを

適用し，基準地震動 Ss（800gal）時の主蒸気配管貫通部ベローズの各変位

量を算出する。配管解析モデルより求めた主蒸気配管貫通部ベローズの変

位について表 17－１に示します。 

 

表 17－１ 主蒸気配管貫通部ベローズの変位 Ss 地震（800gal）時 

（単位：mm） 

対象 
変位 

Ｘ（δDX） Ｙ（δDY） Ｚ（δDZ） 全変位δ 

X-10A

X-10B

X-10C

X-10D

 

地震時の全伸縮量（全変位）は下記のとおり求める。 

c2251174
テキストボックス
内は営業秘密に属しますので公開できません



中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

 

（２）主蒸気配管貫通部ベローズの応力 

 設計・建設規格 PVE-3800 伸縮継手に基づき，地震時の伸縮継手の変位

から次式により伸縮継手の応力を算出する。 

ａ．全伸縮量による応力 

1.5

√
 

ｂ．最高使用圧力による応力 

 

ｃ．合計応力 

σ  

 

（３）許容繰返し回数 

 設計・建設規格 PVE-3800 伸縮継手に基づき，地震時の伸縮継手の応力

から次式により許容繰返し回数を算出する。 

N
11031 .

 

 

（４）疲れ累積係数 

UF
評価用繰返し回数

許容繰返し回数
 

 

３．評価結果 

 主蒸気配管貫通部ベローズの Ss 地震（800gal）による疲労評価結果を表 17

－２に示す。また，運転サイクルによる疲労評価結果を加算した結果を表 17

－３に示す。疲労累積係数の合計は，許容値である 1.0 以下であり，主蒸気配

管貫通部ベローズの疲労が耐震安全性に問題のないことを確認した。 

 

表 17－２ Ss 地震(800gal)による疲労評価結果 

対象 
発生応力 

(MPa) 

許容繰返し

回数 

評価用繰返し

回数 
 ＵＦ 

X-10A 0.0009 

X-10B 0.0007 

X-10C 0.0007 

X-10D 0.0009 
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中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

 

 

表 17－３ 運転時と地震時の疲労組合せによる疲労評価結果 

対象 

疲労累積係数 

通常運転時

ＵＦ 

Ss 地震時 

ＵＦ 
合計 

X-10A 0.0028 

X-10B 0.0024 

X-10C 0.0024 

X-10D 0.0028 

 

以 上
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中部電力株式会社 
事象：耐震 

 
浜岡３号炉－耐震－19 

 

 

タイトル 

 

炉心シュラウド及びシュラウドサポート並びに，記述されていないが炉心シュラ

ウド支持ロッドの疲労割れに対する評価の具体的内容（評価仕様，解析モデル，

入力（荷重）条件，評価結果を含む）について 

 

 

説明 

 

炉心シュラウド及びシュラウドサポートは，技術評価における運転実績に基づ

いた現時点（平成 26 年度末）の過渡回数を用いた疲労累積係数評価に，基準地

震動 Ss による疲労解析から求められる疲労累積係数を加味した疲労評価を行

い，疲労割れに対する健全性を確認しております。炉心シュラウドの疲労割れに

対する評価の具体的内容を添付資料 19－１に，シュラウドサポートの疲労割れ

に対する評価の具体的内容を添付資料 19－２に示します。 

なお，炉心シュラウド支持ロッドの疲労については，技術評価において，「日本

機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年／2007 年追補版）」

の「CSS-3130 疲労解析不要の条件」に従い，疲労解析を要しないことから，高

経年化対策上の経年劣化事象として抽出しておりません。（浜岡３号炉－その他の

経年劣化事象－５ 回答書参照） 

このため，地震時と供用状態を加味した疲労評価の対象とはならず，耐震安全

性上考慮する必要のある経年劣化事象ではないものと評価しています。 

 

添付資料 19－１ 炉心シュラウドの疲労割れに対する評価の具体的内容 

添付資料 19－２ シュラウドサポートの疲労割れに対する評価の具体的内容 

 

以 上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料 19－１ 

 

 

炉心シュラウドの疲労割れに対する評価の具体的内容 

 

１．評価仕様 

（１）解析モデル及び応力評価点 

解析モデル（形状・寸法・材料）及び応力評価点は，浜岡原子力発電所第 3 号機工事

計画届出書（本浜岡発第 856 号 平成 17 年１月 20 日届出）参考資料「Ⅳ-2-1-2 炉心

シュラウドの応力計算書」と同様であり，炉心シュラウドの形状・寸法・材料・評価点

を図 19－１に示す。 

なお，解析モデルはシュラウドサポート溶接部に発生したひび割れのサンプル採取

加工を全周に行ったものとして評価を行った。解析モデルの詳細を図 19－２に示す。 

 

図 19－１ 炉心シュラウドの形状・材料・寸法・応力評価点 
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図 19－２ 炉心シュラウドの解析モデル 
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（２）物性値の条件 

評価に用いる物性値は に対する値を用いる。 

 

（３）入力条件 

① 地震時等価繰り返し回数  ： 60 回 

② 地震荷重 ：基準地震動 Ss（800gal）地震荷重 

 評価に用いる基準地震動 Ss（800gal）地震荷重の値を表 19－１に示す。 

 

表 19－１ 荷重条件 

荷重名称 荷重作用点 
鉛直力 水平力 モーメント 

V(kN) H(kN) M(kN・m) 

基準地震動 Ss 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 
注  ：V，H 及び M は A～K の各荷重作用点に作用する。 
 

*基準地震動 Ss の上部格子板，炉心支持板の荷重はそれぞれ荷重評価点 C，E に含まれて
いる。 
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（４）応力の記号と方向 

応力の記号とその方向は下記のとおりとする。 

 

  σt：周方向応力 

  σℓ：軸方向応力 

  σr：半径方向応力 

  τℓr：せん断応力 

 

 

（５）応力集中係数 

応力集中係数を表 19－２に示す。応力集中係数は，疲労評価を行うときに形状の不

連続の方向性を考慮して，応力集中が生じるピーク応力成分にこれを乗じる。 

 

表 19－２ 応力集中係数 

応力評価点 応力集中係数 備考 
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２．応力計算

応力の計算には，計算機コード「STAX」及び「ASHSD2」を用いた。応力計算のモデル

及び仮定した境界条件（拘束条件）は図 19－２のとおりである。 

 計算された各荷重による応力を，応力の分類ごとに重ね合わせ組合せ応力を求める。組合

せ応力が一般にσt ，σℓ ，σr ，τtℓ ，τℓr ，τrt の６成分をもつ場合には，主応力（σ

1，σ2，σ3）は次式を満足するσの３根として計算する。

ℓ ∙ ∙ ℓ ℓ ∙ ∙ ℓ ℓ ∙  

∙ ℓ ∙ ∙ ℓ ℓ ∙ ∙ ℓ 2 ∙ ℓ ∙ ℓ ∙ 0 

応力差 ， ， を次式により求め，その絶対値で最大のものを応力強さとする。 

 

 

 

以上より求められた各応力評価点での Ss 地震荷重（800gal）による一次＋二次応力強さ 

(Sn)および一次＋二次＋ピーク応力強さ(Sp) の結果を表 19－３に示す。 

表 19－３ Ss 地震荷重による応力強さの評価のまとめ 

応力評価点
Sn 

(MPa) 
Sp 

(MPa) 
3Sm 

(MPa) 

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14
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３．疲労評価方法 

（１）繰返しピーク応力強さ（ ℓ） 

 疲労解析に用いる繰返しピーク応力強さを，一次＋二次＋ピーク応力強さ（ ）から，

次式により求める。 

ℓ 2
 

ただし，一次＋二次応力の応力強さ（ ）が3 を超える応力評価点については，

設計・建設規格 CSS-3320 に従い，繰返しピーク応力強さの割増しを行う。 

 

（２）縦弾性係数の補正 

 （１）項で求めた ℓに対し，設計疲労線図に使用されている縦弾性係数（ ）と解析

に用いる縦弾性係数（ ）との比を考慮し，設計・建設規格 添付 4-2 3.2(1)のとおり，

次式の補正を行う。 

ℓ ℓ  

 

1.95 10  MPa（設計・建設規格 添付 4-2 に示された縦弾性係数） 

	 MPa（ に対する縦弾性係数） 

 

（３）疲労累積係数の算出 

 疲労累積係数の算出にあたって， ℓ に対応する許容繰返し回数（ ）を用いて，Ss

地震による繰返し回数 （60 回）として，設計・建設規格 CSS-3113 または CSS-3320

に従い，Ss 地震による疲労累積係数（ ）を下式により算出し，許容値である 1.0 以

下であることを確認する。 

60
 

なお，繰返しピーク応力強さが 194MPa 以下のものについては，設計疲労線図とし

て，設計・建設規格 表 添付 4-2-2 設計疲労線図（図 添付 4-4-4-(1)の曲線 C）を用い

る。 

 

４．評価結果 

 炉心シュラウドの疲労評価結果を表 19－４，環境疲労を考慮した疲労累積係数に基準

地震動 Ss（800gal）による疲労累積係数を加算した結果を表 19－５に示す。 

全ての応力評価点における疲労累積係数は許容値 1.0 以下であり，耐震安全性に問題が

ないことを確認した。 
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表 19－４ 炉心シュラウドの疲労評価結果（地震動 Ss） 

応力 

評価点 
Sn 

(MPa) 
Sp 

(MPa)
3Sm*1 
(MPa) 

K*2 Ke*3
Sℓ 

(MPa)
Sℓ'*4 

(MPa)
Na Nc 

USs 
(Nc/Na)

P01 60 
P02 60 
P03 60 
P04 60 
P05 60 
P06 60 
P07 60 
P08 60 
P09 60 
P10 60 
P11 60 
P12 60 
P13 60 0.1055
P14  60 

 

注  ：疲労累積係数は，設計・建設規格 CSS-3113 または CSS-3320 に従い算出する。 

注記*1： に対する値 

*2：K = Sp/Sn 

*3：一次＋二次応力強さ（Sn）が，3Sm を超える場合は，繰り返しピーク応力

強さの割増を行う（設計・建設規格 CSS-3320）。 

*4： Sℓ' =  Sℓ × 
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表 19－５ 炉心シュラウドの疲労評価結果（環境疲労＋地震動 Ss） 

分類 疲労累積係数

評価点 Uen USs Uen+USs 許容値

P01 １

P01’ １

P02 １

P02’ １

P03 １

P03’ １

P04 １

P04’ １

P05 １

P05’ １

P06 １

P06’ １

P07 １

P07’ １

P08 １

P08’ １

P09 １

P09’ １

P10 １

P10’ １

P11 １

P11’ １

P12 １

P12’ １

P13 0.0049 0.1055 0.1104 １

P13’ 0.0049 0.1055 0.1104 １

P14 １

P14’ １
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５．評価温度に対する検討

 本評価においては，冷温停止の温度ではなく運転温度を用いている。評価において温度

に依存するパラメータとして，設計応力強さ（Sm）と縦弾性係数（E）があるため，その

影響について検討する。

設計応力強さ（Sm）は設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表１に示された値であり，

温度の増加に伴い減少する。設計応力強さ（Sm）は，許容値 3Sm として用いるため，運

転温度にて評価した場合，保守的な評価となる。

縦弾性係数（E）は，付録材料図表 Part6 表１より求めるが，温度の増加に伴い減少する。

縦弾性係数（E）は，3.(2)項のとおり設計疲労線図から読み取るための補正繰返しピーク応

力強さ ℓ を求めるために用いる。運転温度にて評価した場合，縦弾性係数（E）の減少に伴

い補正繰返しピーク応力強さ ℓ が増加する。繰返しピーク応力強さが増加すると，許容繰

返し回数が減少するため，保守的な評価となる。

以 上
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シュラウドサポートの疲労割れに対する評価の具体的内容 

 

１．評価仕様 

（１）解析モデル及び応力評価点 

形状・寸法・材料及び応力評価点は，浜岡原子力発電所第 3 号機工事計画届出書（本

浜岡発第 856 号 平成 17 年１月 20 日届出）参考資料「Ⅳ-2-1-3 シュラウドサポート

の応力計算書」と同様であり，シュラウドサポートの形状・寸法・材料・評価点を図 19

－３に示す。 

応力は，下部鏡板，支持スカート，シュラウドサポート及び炉心シュラウド下部胴を

模擬した解析モデルを用いて評価を行った。解析モデルの詳細を図 19－４に示す。 

 

図 19－３ シュラウドサポートの形状・材料・寸法・応力評価点 
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図 19－４ シュラウドサポートの解析モデル  
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（２）物性値の条件 

評価に用いる物性値は に対する値を用いる。 

 

（３）入力条件 

① 地震時等価繰り返し回数  ： 60 回 

② 地震荷重 ：基準地震動 Ss（800gal）地震荷重 

 評価に用いる基準地震動 Ss（800gal）地震荷重の値を表 19－６及び表 19－７に示

す。 

 

表 19－６ 荷重条件（シュラウドサポート） 

荷重名称 
鉛直力 水平力 モーメント 

V1 

（kN） 
V2 

（kN） 
V3* 

（kN） 
H

（kN） 
M 

（kN・m） 

基準地震動 Ss 
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表 19－７ 荷重条件（下部鏡板及び原子炉圧力容器支持スカート） 

荷重名称 
鉛直力 水平力 モーメント 

V1 

（kN） 
V2 

（kN） 
H

（kN） 
M 

（kN・m） 

基準地震動 Ss

 

 

（４）応力の記号と方向 

応力の記号とその方向は下記のとおりとする。 

 

  σt：周方向応力 

  σℓ：軸方向応力 

  σr：半径方向応力 

  τ：せん断応力 

 

 

 

 

 

 

（５）応力集中係数 

応力集中係数を表 19－８に示す。 
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表 19－８ 応力集中係数 

応力評価点 

応力集中係数 

備考 Kn 

引張り 

Kb 

曲げ 

P01 

P02 

P03～P10 

P11～P12 

P13～P16 

P17 

P18 

※１ March 1979 Revision of WRC Bulletin 107/August 1965 「Local Stress in 

Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings」 

※２ 西田正孝，“応力集中”，北森出版，昭和 42 年 
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２．応力計算 

 応力の計算には，計算機コード「STANSAS」を用いた。応力計算のモデル及び仮定した

境界条件（拘束条件）は図 19－４のとおりである。 

 計算された各荷重による応力を，応力の分類ごとに重ね合わせ組合せ応力を求める。組合

せ応力が一般にσt ，σℓ ，σr ，τtℓ ，τℓr ，τrt の６成分をもつ場合には，主応力（σ

1，σ2，σ3）は次式を満足するσの３根として計算する。 

 

ℓ ∙ ∙ ℓ ℓ ∙ ∙ ℓ ℓ ∙  

∙ ℓ ∙ ∙ ℓ ℓ ∙ ∙ ℓ 2 ∙ ℓ ∙ ℓ ∙ 0 

 

応力差 ， ， を次式により求め，その絶対値で最大のものを応力強さとする。 

 

 

 

 

以上より求められた各応力評価点での Ss 地震荷重（800gal）による一次＋二次応力強さ

（Sn）および一次＋二次＋ピーク応力強さ（Sp）の結果を表 19－９に示す。 

 

表 19－９ Ss 地震荷重による応力強さの評価結果（代表点） 

応力評価点 
Sn 

(MPa) 
Sp 

(MPa) 
3Sm 

(MPa) 

P02  

P09  

P16  

 

 

３．疲労評価方法 

（１）繰返しピーク応力強さ（ ℓ） 

 疲労解析に用いる繰返しピーク応力強さを，一次＋二次＋ピーク応力強さ（ ）から，

次式により求める。 

ℓ 2
 

ただし，一次＋二次応力の応力最大範囲（ ）が3 を超える応力評価点について

は，設計・建設規格 CSS-3320 に従い，繰返しピーク応力強さの割増しを行う。 

 

（２）縦弾性係数の補正 

 （１）項で求めた ℓに対し，設計疲労線図に使用されている縦弾性係数（ ）と改世

紀に用いる縦弾性係数（ ）との比を考慮し，設計・建設規格 添付 4-2 3.2(1)のとお

り，次式の補正を行う。 
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ℓ ℓ  

 

1.95 10  MPa（設計・建設規格 添付 4-2 に示された縦弾性係数） 

	 MPa に対する縦弾性係数） 

 

（３）疲労累積係数の算出 

 疲労累積係数の算出にあたって， ℓ に対応する許容繰返し回数（ ）を用いて，Ss

地震による繰返し回数 （60 回）として，設計・建設規格 CSS-3113 または CSS-3320

に従い，Ss 地震による疲労累積係数（ ）を下式により算出し，許容値である 1.0 以

下であることを確認する。 

60
 

なお，繰返しピーク応力強さが 194MPa 以下のものについては，設計疲労線図とし

て，設計・建設規格 表 添付 4-2-2 設計疲労線図（図 添付 4-4-4-(1)の曲線 C）を用い

る。 

 

４．評価結果 

 シュラウドサポートの疲労評価結果を表 19－10，環境疲労を考慮した疲労累積係数に

基準地震動 Ss（800gal）による疲労累積係数を加算した結果を表 19－11 に示す。 

全ての応力評価点における疲労累積係数は許容値 1.0 以下であり，耐震安全性に問題が

ないことを確認した。 

 

表 19－10 シュラウドサポートの疲労評価結果（地震動 Ss，代表点） 

応力 

評価点 
Sn 

(MPa) 
Sp 

(MPa)
3Sm*1 
(MPa) 

K*2 Ke*3
Sℓ 

(MPa)
Sℓ'*4 

(MPa)
Na Nc 

USs 
(Nc/Na)

P02 60
P09 60
P16 60 0.3637

 

注  ：疲労累積係数は，設計・建設規格 CSS-3113 または CSS-3320 に従い算出する。 

注記*1： に対する値 

*2：K = Sp/Sn 

*3：一次＋二次応力強さ（Sn）が，3Sm を超える場合は，繰り返しピーク応力

強さの割増を行う（設計・建設規格 CSS-3320）。 

*4： Sℓ' =  Sℓ ×
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表 19－11 炉心シュラウドの疲労評価結果（環境疲労＋地震動 Ss） 

分類 疲労累積係数 

評価点 Uen USs Uen+USs 許容値 

P01 １ 

P01’ １ 

P02 １ 

P02’ １ 

P03 １ 

P03’ １ 

P04 １ 

P04’ １ 

P05 １ 

P05’ １ 

P06 １ 

P06’ １ 

P07 １ 

P07’ １ 

P08 １ 

P08’ １ 

P09 １ 

P09’ １ 

P10 １ 

P10’ １ 

P11 １ 

P11’ １ 

P12 １ 

P12’ １ 

P13 １ 

P13’ １ 

P14 0.2646  0.0001  0.2647  １ 

P14’ 0.2646  0.0001  0.2647  １ 

P15 １ 

P15’ １ 

P16 0.0341  0.3637  0.3978  １ 

P16’ 0.0341  0.3637  0.3978  １ 

P17 １ 

P17’ １ 

P18 １ 

P18’ １ 

c2251174
テキストボックス
内は営業秘密に属しますので公開できません



添付資料 19－２ 

 

 

５．評価温度に対する検討 

 本評価においては，冷温停止の温度ではなく運転温度を用いている。評価において温度

に依存するパラメータとして，設計応力強さ（Sm）と縦弾性係数（E）があるため，その

影響について検討する。 

 設計応力強さ（Sm）は，設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表１に示された値であ

り，評価対象の材料（NCF600）では，常温から運転温度の範囲で同値であるため，評価

に影響はない。 

 縦弾性係数（E）は，付録材料図表 Part6 表１より求めるが，温度の増加に伴い減少する。

縦弾性係数（E）は，3.(2)項のとおり設計疲労線図から読み取るための補正繰返しピーク応

力強さ ℓ を求めるために用いる。運転温度にて評価した場合，縦弾性係数（E）の減少に伴

い補正繰返しピーク応力強さ ℓ が増加する。繰返しピーク応力強さが増加すると，許容繰

返し回数が減少するため，保守的な評価となる。 

 

以 上 

 



中部電力株式会社 
事象：耐震 

浜岡３号炉－耐震－20 Rev.1 

 

タイトル 

 

上部格子板の靭性低下に対する評価の具体的内容（評価仕様，解析モデル，入力

（荷重）条件，評価結果を含む）について 

 

 

説明 

 

上部格子板のうち高速中性子照射量（以下「照射量」という。）が大きいグリ

ッドプレートに対して，照射誘起型応力腐食割れ（以下「IASCC」という。）が

発生するものと仮定し， IASCC によるき裂進展と中性子照射量の増加による

靭性低下を考慮して，地震力を受けた場合のき裂安定性評価を行った。 

 

１．評価条件 

（１）初期想定欠陥 

上部格子板のグリッドプレート（下格子）の切欠き部に設定する初期き裂の

想定位置については図 20－１のとおりである。初期き裂は深さ（板厚方向）

0.05mm，長さ（鉛直方向）0.5mm の 1/4 楕円き裂とする。なお，初期き裂

の想定寸法については，「BWR 炉内構造物点検評価ガイドライン［炉心シュ

ラウド］」を参考に設定している。 

 

 

図 20－１ 上部格子板の初期き裂想定位置及び評価モデル 

 

（２）作用応力条件及び差圧条件 

 評価における作用応力はき裂進展評価においては死荷重による応力を用

い，破壊評価においては死荷重及び地震荷重による応力を用いる。なお，設計

差圧はき裂を進展させる方向に作用しないため，考慮しない。死荷重及び地震

荷重による応力を表 20－１に示す。 
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中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

表 20－１ 作用応力条件 

（単位：MPa）

荷重区分 

水平力による 

膜応力 

（σm） 

鉛直方向荷重に 

よる曲げ応力

（σb1） 

水平方向荷重に 

よる曲げ応力※3

（σb2） 

死荷重※1 

地震荷重※2 

Ss(800gal) 

※1 

※2 

※3  

 

（３）破壊靭性値 KIC 

 死荷重，地震荷重によるき裂の応力拡大係数（K値）が破壊靭性値を超え

るか否かによる線形弾性破壊基準の判定を行う。評価に使用する破壊靭性

値は，発電用原子力設備規格 維持規格 添付 E-14 に従い，照射量φが 

 3.0×1024 n/m2 ＜ φ ≦ 8.0×1024 n/m2 （Ｅ＞1 MeV）の場合，

  165		 √  

 8.0×1024 n/m2 ＜ φ （Ｅ＞1 MeV）の場合， 

  43.2		 √  

とする。 

 

（４）中性子束 

照射量を得るための高速中性子束条件について，保守的に固定値を適用

した。中性子束は，図 20－１に示すグリッドプレート下格子切欠き部の値

を用い n/cm2/s を適用した。 

 

２．評価 

（１）き裂進展評価 

発電用原子力設備規格 維持規格 解説 IJG-B-3「IASCC 発生のしきい照射

量」からグリッドプレート材質が SUS316L であることから照射量が 1.0×

1025n/m2を超えた時点でき裂が進展するものとした。 

なお，照射量が IASCC 発生のしきい値を超えてき裂が進展し始めると想定

した年数は，１．（４）に示す中性子束より となる。 

 

① き裂進展速度 

き裂進展速度は維持規格におけるオーステナイト系ステンレス鋼の

BWR 炉内水質環境中の SCC き裂進展速度（中性子照射量が 5.0×1024n/m2

（E>1MeV）を超える場合）を用いた。き裂進展速度の算出に用いるパラメ

ータは表 20－２のとおりとした。 
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中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

表 20－２ き裂進展速度の算出に用いるパラメータ 

パラメータ 設定値 単位 

初期鋭敏化度 EPR0 C/m2 

導電率 κ μS/m 

腐食電位 φ mVSHE 

 

② 評価期間 

き裂進展評価の評価期間は，運転開始後 40 年までの期間とする。ただ

し，平成 22 年 11 月 29 日の原子炉停止以降は安定停止を前提としている

ため，安定停止期間中の高速中性子束は 0n/cm2/s として評価する。 

このため，評価期間は中性子照射量がしきい値を超過した時点～原子

炉停止であり，この期間の年数は から 18.43EFPY となる。 

 

③ 応力拡大係数（K値）評価 

1/4 楕円コーナき裂に作用する応力拡大係数（K 値）は

に基づき計算する。 

応力拡大係数（K値）については，水平力による膜応力（ ）による K

値，鉛直方向荷重による曲げ応力（ ）による K 値及び水平方向荷重に

よる曲げ応力（ ）による K値をそれぞれ求め，その重ね合わせを行う。

それぞれの応力における K値の算出式は以下のとおりとなる。 
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中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

 

 

    

図 20－２ 応力拡大係数評価式における座標軸の定義 

 

 

④ き裂進展評価 

初期き裂から時間ステップごとに深さ方向及び長さ方向のき裂進展量

増分を求め，評価期間に達するまでき裂進展計算を繰り返すことにより，

評価期間である 18.43EFPY 時点のき裂寸法を求めた。18.43EFPY 時点まで

のき裂進展評価の結果を表 20－３に示す。 

 

表 20－３ 18.43EFPY 時点のき裂進展評価結果 

項目 値 単位 

き裂深さ mm 

き裂長さ mm 

（２）破壊評価 

 前項で求めた運転開始後 40 年時点（18.43EFPY）のき裂に対して破壊評価

を実施した。破壊評価においては死荷重及び地震荷重（表 20－１）を考慮し

た。 

18.43EFPY 時点の中性子照射量φは n/m2であり，１．（３）で示

したとおり破壊靭性値は43.2		 √ となる。 

18.43EFPY 時点の水平力，水平方向荷重及び鉛直方向荷重による曲げモー

メントそれぞれによる応力拡大係数の算出結果を表 20－４に示す。 

それぞれの応力拡大係数の合計は，破壊靭性値を下回ることから，不安定

破壊は生じず，上部格子板の IASCC 及び中性子照射量の増加による靭性低

下は耐震安全性に問題のないことを確認した。 
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中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

表 20－４破壊評価結果 

評価位置 

応力拡大係数( MPa√m) 許容値 

水平力 
鉛直方向※1

荷重による

曲げ 

水平方向 
荷重による

曲げ 
合計 

破壊靭性値 

(	MPa√m) 

最深点Ａ 1.11※2 43.2 

表面点Ｃ 0.49※2 43.2 

※1 死荷重によるものを含む。 
※2 合計が合わないのは丸め誤差によるもの。 

 

３．応力集中による影響程度の確認 

グリッドプレート下格子切欠き部における応力集中の影響を定量的に確認

することを目的に以下のとおり評価を行った。 

応力集中による影響程度の確認のための評価では，保守的に応力集中係数

を５とし，応力集中係数を乗じた応力を用いて１．項，２．項に従いき裂進

展評価及び破壊評価を行った。運転開始後 40 年時点（18.43EFPY）のき裂進

展評価結果（応力集中による影響程度の確認）を表 20－５に，破壊評価結果

（応力集中による影響程度の確認）のための評価を表 20－６に示す。 

 

表 20－５ 18.43EFPY 時点のき裂進展評価結果 

（応力集中による影響程度の確認） 

項目 値 単位 

き裂深さ mm 

き裂長さ mm 

 

表 20－６ 破壊評価結果（応力集中による影響程度の確認） 

評価位置 

応力拡大係数( MPa√m) 許容値 

水平力 
鉛直方向※1

荷重による

曲げ 

水平方向 
荷重による

曲げ 
合計 

破壊靭性値 

(	MPa√m) 

最深点Ａ 17.22 43.2 

表面点Ｃ 16.15※2 43.2 

※1 死荷重によるものを含む。 
※2 合計が合わないのは丸め誤差によるもの。 

 

以上より，応力集中を考慮した場合においても安定停止を前提とした評価

期間において，初期き裂の進展後のき裂は板厚貫通に至らず，このき裂に作

用する応力拡大係数の合計は破壊靭性値 43.2	MPa√mに比べ十分に余裕があ

ることから，耐震安全性への影響はないものと判断する。 
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中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

 

参考文献 

Murakami, Y., Stress Intensity Factors Handbook, Vol.2. p.728, 9.30 

Weighting Function for a Quarter-Elliptical Crack in a Plate under Basic 

Mode of Stress Distribution, Pergamon Press, (1986). 

 

以上



中部電力株式会社 
事象：耐震 

浜岡３号炉－耐震－21 Rev.4 

 

 

タイトル 

 

後打ちアンカの評価について，設計許容荷重の設定根拠及び減肉後の応力評価

の算定根拠（プラント設計時の耐震条件含む）について 

 

 

説明 

 

後打ちアンカについては，メーカーの後打ちアンカ使用基準※に基づき設計許

容荷重を定めており，この値以上の荷重がボルトに作用しないよう施工してい

ます。 

後打ちアンカ使用基準の設計許容荷重のうち許容引張荷重については，ボル

トの引張強度（設計降伏点ベース），コンクリートのコーン状破壊強度及びメー

カーの引張試験の 小破壊荷重を考慮して設定しています。 

また，許容せん断荷重については，ボルトのせん断強度（設計降伏点ベース）

を考慮して設定しています。 

 

後打ちアンカの評価にあたっては，ボルトの技術評価により想定される運転

開始後 60 年時点での減肉量（半径方向に 0.3mm）を考慮した上で，設計許容荷

重が作用した場合であっても発生応力が許容応力以下になることを確認してい

ます。 

後打ちアンカ減肉後の応力評価の算定条件及び算定結果を，添付資料 21－１

に示します。 

 

なお，Ｓクラス機器については，耐震バックチェックにおいてプラント全体と

して基準地震動 Ss（ 大加速度 800 ガル）に対する耐震安全性を確認していま

す。その中で後打ちアンカを使用している設備についても耐震安全性を確認し

ており，ボルトの減肉による影響を考慮した場合であっても発生応力が許容応

力以下になることを確認しています（添付資料 21－２）。 

また，技術評価書において代表的な材料以外の材料について記載が明確でな

いため，記載を見直します。 

 

添付資料 21－１ 後打ちアンカ減肉後の発生応力の算定条件及び算定結果 

添付資料 21－２ Ｓクラス機器の後打ちアンカ評価例 

 

※ 改造工事での機器の支持，配管サポート，空調ダクトサポート，ケーブルト

レイサポート，電線管サポート及び計装配管サポート等に使用する標準的

な基準です。なお，改造工事においては，材質変更等により個別に設計許容

荷重を設定する場合があります。 

以上



 

標準後打ちアンカ減肉後の発生応力の算定条件及び算定結果 

型式 
ボルト 
呼び径 

断面積＊１ 

荷重方向 
設計許容荷重＊２ 

（kN） 
減肉後発生応力＊３

（MPa） 
許容応力＊４

（MPa） 
減肉後の 
応力比＊５ 

減肉前 
（mm２） 

減肉後 
（mm２） 

メカニカル
アンカ 

M6 19.0 14.6 
引張 1.56 108 245 0.44 

せん断 0.98 67 141 0.48 

M8 34.7 28.7 
引張 2.15 76 245 0.31 

せん断 1.33 47 141 0.33 

M10 55.1 47.5 
引張 2.84 60 245 0.25 

せん断 1.72 37 141 0.26 

M12 80.2 71.0 
引張 4.51 64 245 0.26 

せん断 2.70 39 141 0.27 

M16 150.3 137.6 
引張 6.47 47 245 0.20 

せん断 3.92 29 141 0.21 

M20 234.9 218.9 
引張 11.37 52 235 0.23 

せん断 6.86 32 135 0.24 

ケミカル 
アンカ 

M12 80.2 71.0 
引張 4.90 69 245 0.29 

せん断 3.92 56 141 0.40 

M16 150.3 137.6 
引張 12.74 93 245 0.38 

せん断 8.62 63 141 0.45 

M20 234.9 218.9 
引張 18.14 83 235 0.36 

せん断 12.25 56 135 0.42 

M22 292.4 274.5 
引張 25.49 93 235 0.40 

せん断 16.67 61 135 0.45 

*1：谷径断面積 
*2：全ての許容応力状態に適用する。 
*3：保守的に運転開始後 60 年間の腐食量である半径方向 0.3mm を想定した。 
*4：ボルトの許容応力は以下の通り。（JSME S NC1-2005 及び JEAG4601-1987 による） 

・許容応力（引張）：1.5ft＝1.5×F/1.5＝1.5×245/1.5＝245MPa（d≦16mm の場合） 
・許容応力（せん断）：1.5fs＝1.5×F/(1.5√3)＝1.5×245/(1.5√3)＝141MPa（d≦16mm の場合） 
・ボルトの材質：SS400 
・設計降伏点：Sy（245MPa（d≦16mm），235MPa（16mm＜d≦40mm）），設計引張強さ：Su（400MPa） 
・F＝MIN（Sy，0.7Su）＝245MPa（d≦16mm），235MPa（16mm＜d≦40mm） 

*5：減肉後発生応力／許容応力  
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Ｓクラス機器の後打ちアンカ評価例 

 

 

Ｓクラス機器の後打ちアンカについて，基準地震動 Ss（ 大加速度 800 ガル）に対する評価例を以下に示します。 

なお，本設備は，改造工事において耐震余裕を確保する観点から，個別に設計許容荷重を設定しています。 

 

 

分類 設備 型式 
ボルト
呼び径

断面積＊１ 

荷重方向
設計許容荷重

（kN） 
発生荷重
（kN） 

減肉後 
発生応力＊２

（MPa） 

許容応力＊３

（MPa） 
減肉後の 
応力比＊４ 

減肉前
（mm２）

減肉後
（mm２）

機械 
設備 

燃料取替器 
ガイドプレート 
固定アンカボルト 

ケミカル
アンカ 

M16 150.3 137.6 
引張 20.4 10.3 75 586 0.13 

せん断 43.7 10.5 77 338 0.23 

*1：谷径断面積 
*2：保守的に運転開始後 60 年間の腐食量である半径方向 0.3mm を想定した。 
*3：ボルトの許容応力は以下の通り。（JSME S NC1-2005 及び JEAG4601-1987 による） 

・許容応力（引張）：1.5ft＝1.5×F/1.5＝1.5×586/1.5＝586MPa 
・許容応力（せん断）：1.5fs＝1.5×F/(1.5√3)＝1.5×586/(1.5√3)＝338MPa 

 
・F＝MIN（Sy，0.7Su）＝586MPa 

*4：減肉後発生応力／許容応力 
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中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

 

浜岡３号炉－耐震－24 Rev.1 

 

タイトル 

 

今回の高経年化技術評価に当たって既工認からの評価条件，評価手法の変更点，

その変更内容及び適用実績について。 

 

 

説明 

 

既工認からの評価条件，評価手法の変更点，その変更内容及び適用実績は以下

のとおりです。 

 

１．設計用減衰定数 

既工認は日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」

発行前のため，配管について保守的な設計用減衰定数を適用していましたが，

高経年化技術評価では，日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術規程

JEAC4601-2008」を用いて評価を実施しております。 

 

・変更対象：配管系 

・適用実績：耐震バックチェック，定期安全レビュー 

 

［参考］ 

既工認における配管解析に用いた減衰定数  

 

２．解析モデル 

既工認から解析モデルを変更しています。 

添付資料 24－１に解析モデル変更点を示します。 

 

・変更対象：余熱除去熱交換器，配管系（改造） 

・適用実績：耐震バックチェック，定期安全レビュー 

 

・変更対象：原子炉圧力容器給水ノズル（有限要素法） 

・適用実績：定期安全レビュー 

 

・変更対象：低圧炉心スプレイポンプ，余熱除去ポンプ，高圧炉心スプレイポ

ンプ（単質点モデル） 

・適用実績：なし 
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中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

 

３．応力集中係数 

炉心シュラウド，シュラウドサポートについて，高経年化技術評価にて新た

に疲労に着目した評価を行うことから，既工認から応力集中係数を変更し，評

価手法の最適化を図っています。 

添付資料 24－２に応力集中係数変更点を示します。 

 

・変更対象：炉心シュラウド，シュラウドサポート 

・適用実績：なし 

 

添付資料 24－１ 解析モデル変更点 

添付資料 24－２ 応力集中係数変更点 

以上



 
添付資料 24－１ 

 
1 

 

解析モデル変更点 

項目 既工認手法 高経年化技術評価解析モデル 

解析モデル 余熱除去熱交換器 

（改造前モデル） 

余熱除去熱交換器 

（改造後モデル） 

変更点 脚部サポート追加によりモデル修正しています。 

 

 

項目 既工認手法 高経年化技術評価解析モデル 

解析モデル 原子炉圧力容器給水ノズル 

 

 

 

 

理論式により評価 

原子炉圧力容器給水ノズル 

変更点 外荷重の評価について，理論式による評価から有限要素法による評価に変

更しています。 
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添付資料 24－１ 

 
2 

 

項目 既工認手法 高経年化技術評価解析モデル 

解析モデル 多質点モデル※ 

（低圧炉心スプレイポンプ） 

単質点モデル 

 

変更点 多質点モデルから，単質点モデルへ変更しています。 

※：余熱除去ポンプ，高圧炉心スプレイポンプも同様な多質点モデルです。 

 

h 

D/2 D/2 
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添付資料 24－２ 

1 

応力集中係数変更点

炉心シュラウドの応力集中係数

応力評価点 

既工認 高経年化技術評価

備考 Kn 

引張り

Kb 

曲げ

Kn 

引張り

Kb 

曲げ

c2251174
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添付資料 24－２ 

2 

シュラウドサポートの応力集中係数

応力評価点 

既工認 高経年化技術評価

備考 Kn 

引張り

Kb 

曲げ

Kn 

引張り

Kb 

曲げ

※１ 西田正孝，“応力集中”，北森出版，昭和 42 年 

※２ March 1979 Revision of WRC Bulletin 107/August 1965 「Local Stress in Spherical and 

Cylindrical Shells due to External Loadings」 
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中部電力株式会社

事象：耐震

浜岡３号炉－耐震－25 Rev.1 

タイトル 原子炉圧力容器胴板の中性子照射脆化に対する冷温停止状態評価と運転状態評

価の差異（耐圧試験時と炉心臨界時の差異含む），最低温度要求（15℃，-2℃）

の内容，温度・圧力制限曲線と飽和圧力温度曲線に対する線形破壊力学に基づく

評価（破壊靭性値，応力拡大係数値等）を提示すること。 

説明 原子炉圧力容器胴板の中性子照射脆化に対する耐震安全性評価では，地震を

考慮した場合の欠陥を想定した線形破壊力学に基づく圧力－温度制限曲線を求

め健全性を評価した。 

図 25－１に原子炉圧力容器の最低温度制限の要求及び線形破壊力学に基づく

圧力－温度制限曲線（耐圧試験時）を示す。 

冷温停止の維持状態における評価のため，評価時点（平成 26 年度末）におけ

る最新の原子炉停止までの中性子照射量とし，JEAC4601-2007 における供用状態

「耐圧・漏えい試験（未臨界）」で評価した。なお，冷温停止状態評価と運転状

態評価の差異を添付資料 25－１に示す。 

図 25－１ 原子炉圧力容器の圧力－温度制限曲線図（耐圧試験時） 

原子炉圧力容器の最低温度制限は－２℃及び 15℃の最低温度制限線からな

る。これは，ボルト締め付けによる荷重が作用する部位の最大の関連温度

（－35℃）を用い JEAC4206-2007 に従う方法により最低使用温度の要求値とし

て求められるものである。 



中部電力株式会社 
事象：耐震 

 

 

 
 
 

 

 

欠陥を想定した線形破壊力学に基づく圧力－温度制限曲線は JEAC4206-2007

にて次式で与えられる静的破壊靭性（ ）を，応力拡大係数が超えないよう求

めるものである。 

 36.48 22.78 0.036  

応力拡大係数は内圧の関数であることから，応力拡大係数が静的破壊靭性を

超えない温度を求めることで，内圧と温度との相関曲線が得られる。表 25－１

に線形破壊力学に基づく圧力－温度計算結果を示す。 

 

表 25－１ 線形破壊力学に基づく圧力－温度計算結果 

内圧 

(MPa) （℃）
ケース

 

（ √ ） 

温度 

（℃）

7.83 

① 

② 

③ 

④ 

 

添付資料 25－１ 冷温停止状態評価と運転状態評価の差異 

 

以 上
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添付資料 25－１ 

 

冷温停止状態評価と運転状態評価の差異 

 

原子炉圧力容器胴板の中性子照射脆化に対する耐震安全性評価については，当面の冷温

停止状態において発生・進展しない事象であるため，評価時点（平成 26 年度末）におけ

る最新の原子炉停止までの中性子照射量とし，JEAC4601-2007 における供用状態「耐圧・

漏えい試験（未臨界）」で評価した。 

下表に冷温停止状態評価と運転状態評価の差異を示す。 

 

項目 冷温停止状態評価 運転状態評価 

評価ケース 

（JEAC における供用状態） 

耐圧・漏えい試験 耐圧・漏えい試験 

供用状態 A及び B 

最低温度

要求 

耐圧・漏えい試験 RTNDT＋33℃（0.2P※１以下） 

RTNDT＋50℃（0.2P※１超え） 

RTNDT＋33℃（0.2P※１以下） 

RTNDT＋50℃（0.2P※１超え） 

供用状態 A及び B※2  RTNDT＋33℃（0.2P※１以下） 

RTNDT＋89℃※2（0.2P※１超え） 

中性子照射量 最新の原子炉停止まで 評価期間末期まで 

応力 内圧による応力 

地震力 

内圧による応力 

熱応力※３ 

地震力 

※１ P は供用前の水圧試験の圧力 

※２ 「未臨界」と「臨界」で温度要求が異なるが，要求が厳しくなる「臨界」で評価 

※３ 供用状態 A及び Bでの評価で考慮 




