
１．件名「柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（５号炉の高経年化技術

評価等）に関する事業者ヒアリング（３）」 

２．日時：令和元年７月１８日 １３時３０分～１５時４５分 

３．場所：原子力規制庁 ９階会議室 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

審査グループ実用炉審査部門 

藤森安全管理調査官、塚部管理官補佐、島田審査チーム員 

長官官房技術基盤グループ 

システム安全研究部門 

池田上席技術研究調査官、河野技術研究調査官、小嶋技術研究調査官、 

橋倉技術研究調査官、渡辺技術研究調査官、中野技術参与 

地震・津波研究部門 

 澁谷技術参与、鈴木技術参与、土居技術参与 

 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 第一保全部 高経年化評価グループチームリーダー 他７名 

原子力設備管理部 設備技術グループ副長 他２名 

 

５．要旨 

○ 東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）から、前回審査会

合（令和元年６月２０日開催）において原子力規制庁からコメントした事項につい

て、資料に基づき、説明があった。 

○ 原子力規制庁から、本日説明があった事項に関しては引続き確認すると伝えた上で、

別添のとおり追加で事実確認を求めた。 

○ 東京電力より、本日追加で事実確認を求めた事項も踏まえ、説明できるよう準備す

る旨回答があった。 

 

別添：東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所５号炉 高経年化技術

評価 質問事項 

 

６．資料 

・柏崎刈羽原子力発電所５号炉 原子力発電所の高経年化技術評価等に係る審査会合にお

ける指摘事項への回答一覧 

・柏崎刈羽原子力発電所５号炉 審査会合における指摘事項の回答（共通事項） 

・柏崎刈羽原子力発電所５号炉 審査会合における指摘事項の回答（コンクリート構造物



及び鉄骨構造物） 

・柏崎刈羽原子力発電所５号炉 審査会合における指摘事項の回答（耐震安全性評価） 

・柏崎刈羽原子力発電所５号炉 高経年化技術評価（共通事項）補足説明資料 

・柏崎刈羽原子力発電所５号炉 高経年化技術評価（耐震安全性評価）補足説明資料 

 

以上 

 


