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１．審査を受けた組織  

別添のとおり 

 

２．審査の種類 

輸入品安全管理審査 

 

３．審査年月日 

文書審査年月日及び実施場所：令和 2 年 1 月 17 日 原子力規制庁 

実地審査年月日及び実施場所： 

令和 2 年 2 月 6 日、7 日、14 日 中国電力株式会社 島根原子力発電所 

 

４．審査を行った者の氏名 

職・氏名：原子力施設検査官 田中 孝行 

原子力施設検査官 山形 英男 

 

５．溶接事業者検査の執行責任者氏名 

職・氏名：島根原子力発電所長 山本 直樹 

 

６．溶接事業者検査の内容  

別添のとおり 

 

７．審査に適用した基準 

溶接安全管理審査に関する運用要領(平成 26 年 2 月 27 日付け原管Ｂ発第 1402271 号) 

添付資料１「溶接安全管理審査の審査基準」 

２．溶接事業者検査の実施に係る体制について確認する事項
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８．審査の結果 

審査項目 

審査結果※  

継続的な 

品質保証体制 

溶接事業者 

検査実施体制 

溶接事業者検査の実施に係る組織 ― 良 

検査の方法 ― 良 

工程管理 ― 良 

検査において協力した事業者がある場合

には、当該事業者の管理に関する事項 
― 良 

検査記録の管理に関する事項 ― 良 

検査に係る教育訓練に関する事項 ― 良 

※  審査結果欄にはそれぞれの審査項目に対する審査結果として「良」、「改善すべき事項 

あり」を記載し、所見で詳細を説明。該当しない欄には「－」を記載する。 

 

９．所見  

 

９.１ 総合所見 

溶接安全管理審査に関する運用要領に基づき審査した結果、設置者の溶接事業

者検査の実施体制は、審査基準に照らし適合であると判断する。 

 

９.２ 溶接事業者検査の実施に係る組織の適切性 

所見及び関連文書 

（所見） 

溶接事業者検査の実施に係る組織に関する規程に従って溶接事業者検査の

実施体制が適切に確立されていた。このことから、溶接事業者検査の実施に係

る組織については審査基準に照らし適合であると判断する。 

（関連文書） 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査実施手順書 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査品質保証要領書 

 

９.３ 検査の方法の適切性 

所見及び関連文書 

（所見） 

検査の方法に関する規程に従って溶接事業者検査が適切に実施されていた。 

設置者は溶接事業者検査記録により、自ら技術基準適合性確認を実施した上
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で終了表示を行っていることを確認した。 

以上のことから、溶接事業者検査に係る検査の方法については審査基準に照

らし適合であると判断する。 

（関連文書） 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査実施手順書 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査品質保証要領書 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査実施要領書 

・島根原子力発電所 不適合管理・是正処置手順書 

   

９.４ 工程管理の適切性 

所見及び関連文書 

（所見） 

工程管理に関する規程に従って溶接事業者検査に係る工程管理が適切に実

施されていた。このことから、溶接事業者検査に係る工程管理については審査

基準に照らし適合であると判断する。 

（関連文書） 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査実施手順書 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査品質保証要領書 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査実施要領書 

 

９.５ 検査において協力した事業者がある場合には当該事業者の管理の適切性 

所見及び関連文書 

（所見） 

協力事業者の管理に関する規程に従って溶接事業者検査に係る協力事業者の

管理が適切に実施されていた。このことから、溶接事業者検査に係る協力事業

者の管理については審査基準に照らし適合であると判断する。 

（関連文書） 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査実施手順書 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査品質保証要領書 

・調達管理基本要領 

・業務委託規程・業務委託取扱細則 

・島根原子力発電所 工事業務管理手順書 

・文書・記録管理基本要領 

・島根原子力発電所 文書管理手順書 

 

９.６ 検査記録の管理の適切性 

所見及び関連文書 

（所見） 

検査記録の管理に関する規程に従って溶接事業者検査に係る検査記録が適
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切に管理されていた。このことから、溶接事業者検査に係る検査記録の管理に

ついては審査基準に照らし適合であると判断する。 

（関連文書） 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査実施手順書 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査品質保証要領書 

・文書・記録管理基本要領 

・島根原子力発電所 品質記録管理手順書 

 

９.７ 検査に係る教育訓練の適切性 

所見及び関連文書 

（所見） 

検査に係る教育訓練に関する規程に従って溶接事業者検査に係る教育訓練

が適切に実施されていた。このことから、溶接事業者検査に係る教育訓練につ

いては審査基準に照らし適合であると判断する。 

（関連文書） 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査実施手順書 

・島根原子力発電所 溶接事業者検査品質保証要領書 

・原子力部門 教育訓練手順書 
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別添 

 
１．審査を受けた組織及び６．溶接事業者検査の内容 

 

No. 

１．審査を受けた組織 ６．溶接事業者検査の内容 

申請年月日及び 

申請書番号 
設置者名 協力事業者名 溶接事業者検査実施場所 対象機器 溶接事業者検査項目 

1 

令和元年12月24日 

島発保管第2019-388

号 

中国電力株式会社 

島根原子力発電所 
一般財団法人発電設備技術検査協会 中国電力株式会社 島根原子力発電所 

第 2号機 

出力領域計装検出器

集合体（ＬＰＲＭ） 

溶接作業中検査、非破壊試験、耐圧

試験 

 以下余白      

 


