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１．申請者 

関西電力株式会社 

 取締役社長 岩根 茂樹 

 

２．審査の範囲 

高浜発電所第３号機 第２３保全サイクルにおける定期事業者検査 

 

３．審査実施期間 

平成３０年８月３日～令和２年１月５日 

 

４．審査を行った者の氏名 

原子力施設検査官 岸田 国基（平成３１年３月３１日まで） 

原子力施設検査官 前田 剛 

原子力施設検査官 雑賀 康正 

原子力施設検査官 中田 聡 

原子力施設検査官 田中 孝行（平成３０年８月１７日から） 

原子力施設検査官 須貝 実（平成３０年８月３１日までは環境技官） 

原子力施設検査官 原田 智（平成３０年１２月９日まで） 

原子力施設検査官 髙橋 和宏（平成３０年１０月１日から） 

（平成３１年１月３１日までは環境技官） 

 

５．審査の方法 

審査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１６

第５項及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第６１条に規定される審査事

項（以下「法定審査項目」という。）について、定期安全管理審査に関する運用要領

（原管Ｂ発第 1402272 号）に従い実施した。 

具体的には、申請者が行う定期事業者検査に係る体制が、法定審査項目（定期事業者

検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理、検査において協力した事業者がある場

合には、当該事業者の管理に関する事項（以下「協力事業者の管理」という。）、検査

記録の管理に関する事項（以下「検査記録の管理」という。）及び検査に係る教育訓練

に関する事項（以下「検査に係る教育訓練」という。））について６．の審査基準に適

合しているかどうかについて、以下の事項を文書審査及び実地審査で確認することによ

り実施した。 

審査の観点を別紙１に示す。 
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５．１ 法定審査項目 

定期事業者検査の実施に関する規程類が整備、維持され、検査が適切に実施されて 

いるかについて審査した。 

 

５．２ 保全の有効性評価 

保全の有効性評価の実施に関する規程類が整備、維持され、それらに従って保全の

有効性評価が適切に実施されているかについて審査した。 

 

５．３ 不適合管理及び是正処置 

不適合管理及び是正処置に関する規程類が整備、維持され、審査期間中に発見され

た定期事業者検査に係る不適合がそれらに従って適切に処理され、必要に応じて是正

処置が実施されているかについて審査した。 

 

６．審査基準 

定期安全管理審査に関する運用要領（原管Ｂ発第 1402272 号）「７．４ 審査基準」

に規定する以下の規程等を適用した。 

（１）電気技術規程 ＪＥＡＣ４１１１－２００９「原子力発電所における安全のための品

質保証規程」（一般社団法人日本電気協会） 

（２）電気技術規程 ＪＥＡＣ４２０９－２００７「原子力発電所の保守管理規程」（一般

社団法人日本電気協会） 

（３）「発電用原子炉施設の使用前検査、施設定期検査及び定期事業者検査に係る実用発

電用原子炉の設置、運転等に関する規則のガイド」（原規技発第 13061923 号（平成

２５年６月１９日原子力規制委員会決定）） 

 

７．総合所見 

審査の結果、規程類は整備、維持され、それらに従って検査が適切に実施されている

ことを確認した。 

法定審査項目の審査では、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理、

協力事業者の管理、検査記録の管理及び検査に係る教育訓練に関する規程類は整備、維

持され、それらに従って定期事業者検査が適切に実施されていることを確認した。 

保全の有効性評価の審査では、保全の有効性評価に関する規程類は整備、維持され、

それらに従って適切に評価されていることを確認した。 

なお、平成２８年１２月８日、中国電力株式会社島根原子力発電所第２号機において

中央制御室空調換気系ダクトに腐食孔が確認された事象に鑑み、当該設備と同等の設備

に対する定期事業者検査が点検計画に反映され、令和３年から３回に分割し計画されて

いることから、今後の申請者の活動を確認していくものとする。 

不適合管理及び是正処置の審査では、不適合管理及び是正処置に関する規程類は整備、



 

- 3 - 
 

維持され、審査期間中に発見された定期事業者検査に係る不適合がそれらに従って処理

されていることを確認した。 

 

８．審査の結果 

８．１ 法定審査項目 

法定審査項目については、文書（規程類・記録類）により規程類の制定、維持及び

それらの遵守状況を確認するため「制御棒クラスタ検査」、「液体廃棄物貯蔵設備・

処理設備の警報機能検査」、「化学体積制御系機能検査」及び「その他非常用発電装

置の付属設備検査」を、立会い及び文書（規程類・記録類）の確認により漏えいの有

無又は漏えい率の確認が適切に実施されているかを確認するため「１次系安全弁検

査」及び「液体廃棄物処理系設備検査」を、また機能・性能検査が適切に実施されて

いるかを確認するため「計測制御系機能検査」及び「インバータ機能検査」をサンプ

リングし、審査した。選択にあたっては、発電用原子炉施設の種類、検査の担当課等

を考慮した。 

 

このうち、「１次系安全弁検査」において、液体廃棄物処理系統の安全弁検査に立

会い及び記録確認し、漏えい(率)検査が適切に計画、実施されているかを観点に審査

した。具体的には、保全指針（機器名称、部位、点検内容等を整理したもの）と点検

計画一覧表（点検時期を整理したもの）等を基に定期事業者検査要領書を定めている

ことを確認した。また、安全弁の吹出し圧力、許容漏えい量、許容範囲及び漏えい検

査の漏えい量、圧力保持時間の判定基準の設定は JIS B 8210-1994「蒸気用及びガス

用ばね安全弁」に基づいており、漏えい(率)検査の方法が適切に計画され、この計画

に従って実施されていると判断した。 

   

また、「計測制御系機能検査」及び「インバータ機能検査」においては、検査の判

定基準が適切に設定され、実施されているかを観点に審査した。「計測制御系機能検

査」では、加圧器後備ヒータの機能・性能検査について立会い及び記録確認し、ヒー

タの電流値（判定基準）は、定常運転時に必要な容量と最大設計負荷変化時に圧力低

下を抑制するのに必要な容量の合計値が設定されていること、「インバータ機能検

査」では、計器用無停電電源装置のインバータの機能・性能検査について立会い及び

記録確認し、出力電圧及び出力周波数（判定基準）が、平成２５年に取替えられたイ

ンバータの性能に合わせ、見直しが行われていることを確認した。以上のことから、

機能・性能検査の方法が適切に計画され、この計画に従って実施されていると判断し

た。 

 

法定審査項目の審査の結果、以下のとおり法定審査項目に関連する規定類は整備、

維持され、それらに従って定期事業者検査が適切に実施されていると判断した。 
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① 定期事業者検査の実施に係る組織 

検査の実施に係る組織に関する規程類は整備、維持され、それらに従って検査の

実施体制が適切に確立されていることを確認した。 

（関連文書） 

 ・原子力発電の安全に係る品質保証規程 

・発電所運営会議所達 

・保修業務所則 

・保修業務所則指針 

・定期事業者検査実施所則 

・教育・訓練要綱 

② 検査の方法 

検査の方法に関する規程類は整備、維持され、それらに従って検査が適切に実施

されていることを確認した。 

（関連文書） 

・定期事業者検査実施所則 

・保修業務所則 

・保修業務所則指針 

・監視機器・測定機器および計量器管理所則 

・是正処置プログラムに係る要綱 

・不適合管理および是正処置要綱 

・不適合管理および是正処置通達 

・品質マネジメントシステムに係る不適合管理および是正処置所達 

③ 工程管理 

検査に係る工程管理に関する規程類は整備、維持され、それらに従って工程管理

が適切に実施されていることを確認した。 

（関連文書） 

 ・保修業務所則 

・定検業務所則 

・定期事業者検査実施所則 

④ 協力事業者の管理 

検査に係る協力事業者の管理に関する規程類は整備、維持され、それらに従って

協力事業者の管理が適切に実施されていることを確認した。 

（関連文書） 

・原子力部門における調達管理要綱 

・保修業務所則 

・原子力事業本部他業務委託取扱要綱 

⑤ 検査記録の管理 

検査記録の管理に関する規程類は整備、維持され、それらに従って検査記録が適
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切に管理されていることを確認した。 

（関連文書） 

・定期事業者検査実施所則 

・文書・記録管理所達 

⑥ 検査に係る教育訓練 

検査に係る教育訓練に関する規程類は整備、維持され、それらに従って教育訓練

が適切に実施されていることを確認した。 

（関連文書） 

 ・定期事業者検査実施所則 

・教育・訓練要綱 

 

８．２ 保全の有効性評価 

保全の有効性評価の仕組みの構築及び本機の第２３保全サイクルにおける保全の

有効性評価の実施状況について審査を実施した。 

 

審査の結果、保修業務所則指針に、保全の有効性評価を行う体制、責任と権限、

評価に用いるインプット情報の収集・評価の手順等が規定されていることを確認し

た。 

評価を行うためのインプット情報としては、保全活動管理指標の監視結果、保全

データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績、トラブルなどの運転経験、

高経年化技術評価等の情報を収集して、分析及び評価されていることを確認した。

これらインプット情報毎の評価の確認結果は以下のとおりである。 

保全活動管理指標の監視結果については、プラントレベル及び系統レベルに区別

して評価が実施され、共に保全は有効に機能していると評価されていることを確認

した。 

保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績については、この分析

結果により保全計画の妥当性が評価され、点検内容及び点検間隔等の変更に反映さ

れており、保全は有効に機能していると評価されていることを確認した。 

トラブルなどの運転経験等については、評価の結果、保全に反映すべき事項はな

かったとされていることを確認した。 

高経年化技術評価を受け、新しく策定された長期保守管理方針で短期に計画され

ている活動内容について、保全計画に反映されていることを確認した。 

以上のことから、保全の有効性評価に関する規程類は整備、維持され、それらに

従って評価が適切に実施されていると判断した。 

 

８．３ 不適合管理及び是正処置 

令和２年４月から施行される新検査制度に対応するため、不適合管理および是正処

置通達に基づき、令和元年１０月より新たな是正処置プログラムを運用しており、発
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電所における安全上の問題を見逃さないために、低いしきい値で広範囲の情報を収集

し、原則毎日開催される会議体にて安全上の重要度及び影響度に応じた是正を決定す

ることにより、重要な問題の再発防止や未然防止を図っていくことを確認した。会議

体にて不適合と判断されたものについては、品質マネジメントシステムに係る不適合

管理および是正処置所達（以下「不適合管理および是正処置所達」という。）に、不

適合及び是正処置に関する管理並びにそれらに対する責任及び権限が規定され、定期

事業者検査実施所則に、検査に影響を与える可能性のある事象が発生した際の処置要

領が規定されていることを確認した。 

本保全サイクルにおいて発見された不適合は、不適合管理および是正処置通達、

不適合管理および是正処置所達及び定期事業者検査実施所則に従って処理されてい

ることを確認した。 

是正処置の有効性のレビューについては、不適合管理および是正処置所達にマネ

ジメントレビューの一環として実施することが定められ、実施されていることを確

認した。 

なお、前回の施設定期検査「非常用予備発電装置機能検査(ディーゼル発電機の作

動検査)」において非常用ディーゼル発電機に電源を求める機器の１つが自動起動時

間の判定基準を逸脱したことについて、採られた是正処置の有効性確認が完了して

いることを確認した。 

 

以上のことから、不適合管理及び是正処置に関する規程類は整備、維持され、それ

らに従って不適合管理及び是正処置が適切に実施されていると判断した。 
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（別紙１） 

１．法定審査項目についての審査の観点 

審査の対象 審査の観点 

１．実施に係る組織 

①保守管理目標 

申請者は定期事業者検査を自律的かつ適切に実施する体制を

構築し、維持できるように、改善する方針、目標を設定し、

適宜、見直しを実施しているか。 

②検査要員の力量及び責任と権限 

定期事業者検査の結果の確認・評価を実施する者及びこれを

承認する者の力量、責任と権限は規程のとおり遵守されてい

るか。 

③検査体制 

定期事業者検査体制は規程に従って構築されているか。 

④情報連絡 

 検査要員間及び関係部門間の情報連絡は確実に実施されてい

るか。 

⑤検査要員の独立性 

検査要員の独立の程度が定められ、維持されているか。 

２．検査の方法 

①業務プロセスのＱＭＳ文書化 

定期点検工事業務のうち定期事業者検査の実施に関係する業

務プロセスをＱＭＳ文書化（規程化など）し、業務における

要求事項、実施手順等の実施要領を明確にしており、また、

必要な改訂など適切に維持管理しているか。 

②定期事業者検査要領書の制定・改訂 

保全計画（検査計画）又は再検査等の計画に基づき、定期事

業者検査要領書に定期事業者検査の範囲、種類、方法、実施

時期、判定基準等を明確に記載するように定め、また、定期

事業者検査要領書の制定又は改訂は、規程に従って適切な時

期に適切な手順で実施されているか。 

③定期事業者検査の実施環境 

定期事業者検査の実施に必要な作業環境は明確にされており

適切に運営管理されているか。 

④検査要領書の遵守 

定期事業者検査の要領書に従って検査が適切に実施されてい

るか。 

⑤判定の実施 

定期事業者検査の判定基準は適切に定められ、また、それに

従って判定が適切に実施されているか。 

⑥検査結果の評価 

定期事業者検査の結果は、定期的に確認・評価が実施され、

また、保守管理の改善にいかされることが定められ、遵守さ

れているか。 

⑦保全計画未処理に対するフォロー 

保全計画（検査計画）に対して当該サイクルで実施する事項

について未処理案件についての対応は適切か。 
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審査の対象 審査の観点 

３．工程管理 

①工程管理 

検査工程の管理手順が定められ、工程の設定及び変更は、関係

部門と協議し、周知されているか。 

②検査前工程の完了の確認 

定期事業者検査の前までに実施する事項（分解・点検、修理、

部品交換など）は保全計画に従って適切に実施され完了してい

ることを確認しているか。 

③安全の優先 

定期事業者検査の工程は安全を優先しているか。 

④リリース 

 定期事業者検査のリリース（次工程への引き渡し）は定められた

とおりに実施されているか。 

４．協力事業者の 

管理 

①調達の管理 

外部からの物品又は役務の調達は、調達要求事項への適合を確

実にする管理要領が適切に定められ、遵守されているか。 

②定期事業者検査の実施に係る協力事業者作業内容の整合 

 協力事業者から提出される作業要領書に、定期事業者検査の実施

に係る申請者の要求事項（対象機器、検査の方法等）が反映され

ていることの確認を確実に実施しているか。 

③協力事業者に対する不適合処理要領についての周知 

定期事業者検査に係る協力事業者に対して不適合の処理要領が

周知されているか。 

５．検査記録の 

管理 

①記録の管理 

保守管理に必要な定期事業者検査の文書や記録に関して適切な

管理を行うための手順が文書化され、維持されているか。 

②保存文書の明確化 

 定期事業者検査の記録として保存すべき文書は明確になっている

か。 

③記録の保存 

定期事業者検査の結果の記録は適切に保管され、管理されてい

るか。 

６．検査に係る 

  教育訓練 

①教育・訓練 

定期事業者検査に係る業務を行う者が保安活動及び原子力安全

の重要性を理解し割り当てられた業務を十分に達成できるよ

う、教育・訓練されていることが明確にされ、また、遵守され

ているか。 

②記録の保存 

教育・訓練に係る記録は維持されているか。 
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２．保全の有効性評価についての審査の観点 

審査の対象 審査の観点 

１．実施に係る組織 
①体制及び評価手順 

有効性評価を行う体制、手順を適切に構築しているか。 

２．検査の方法 

①有効性評価のインプット項目 

有効性評価を行うためのインプット項目として、以下の情報を適

切に選択し、評価を行っているか。 

ａ．保全活動管理指標の監視結果 

ｂ．保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

ｃ．トラブルなど運転経験 

ｄ．高経年化技術評価及び定期安全レビュー結果 

ｅ．他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

ｆ．リスク情報，科学的知見  

②保全活動の改善 

保全活動の更なる改善を図ることを目的に、以下の評価を行う際

には、保全活動から得られた情報等を適切に組合せているか。                

ａ．点検間隔又は頻度を変更する場合には、保全データの推移等

から評価する。この評価にあたっては保全重要度を踏まえた

上で、以下の評価方法を活用して技術評価を行う。         

ア）点検及び取替結果の評価 

イ）劣化トレンドによる評価 

ウ）類似機器等のベンチマークによる評価 

エ）研究成果等による評価 

ｂ．時間基準保全から状態基準保全に移行する場合には、設備診

断技術等により故障の兆候が検知できることを評価する。 

ｃ．状態基準保全適用機器又は設備診断技術を適用している保全

重要度の高い機器について、設備診断技術により故障の兆候

が検知できたかどうか評価する。 

ｄ．経年劣化事象の傾向管理が適切に行われていることを評価す

る。 

ｅ．高経年化技術評価の結果が保全計画に適切に反映されている

ことを評価する。 

③評価結果の保全計画への反映 

評価結果に基づいて、保全計画へ必要な内容を適切に反映し、継

続的な改善につなげているか。            

５．検査記録の管理 

①結果の記録 

保全の有効性評価の結果とその根拠及び必要となる改善内容につ

いて記録しているか。                
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３．不適合管理及び是正処置についての審査の観点 

審査の対象 審査の観点 

１．実施に係る組織 

①不適合管理の体制 

定期事業者検査の実施において発生した不適合の処理において、不

適合の処理の管理及びそれに関連する責任及び権限は規定され確立

されているか。また、複数の課にまたがる場合について不適合の処

理の管理及びそれに関連する責任及び権限は規定され確立されてい

るか。 

２．検査の方法 

①不適合管理の対象の明確化 

不適合管理の対象は規定等に明確に定められ、それに従って不適合

が適切に識別されているか。       

②不適合の除去 

不適合の性質・内容に応じて、不適合を除去するため適切な処置を

講じているか。                       

③検査終了後に判明した不適合処置の妥当性 

検査終了後に判明した不適合について、その影響又は起こり得る影

響に対して適切な処置がとられているか（当該号機だけでなく他号

機の同じ検査を含む）。           

④不適合修正についての再検証 

不適合に修正を施した場合、要求事項への適合について適切に再検

証しているか。               

⑤不適合原因の特定 

不適合の性質・内容に応じて原因究明を行い、不適合の原因を特定

しているか 。                    

⑥再発防止処置の必要性の評価 

不適合の影響度を適切に評価し、また、再発防止を確実にするため

の処置の必要性を評価しているか。       

⑦再発防止処置（是正処置）の内容と範囲 

再発防止のための処置（是正処置）は、不適合の影響度に見合った

内容と範囲であるか。               

⑧必要な是正処置の実施 

必要な是正処置が決定され、実施されているか。            

⑨是正処置の有効性 

是正処置により不適合の原因が除去され、再発防止が図られている

か。                               

⑩是正処置のレビューのプロセス 

原因分析及びとった是正処置の有効性のレビューのプロセスが明確

に定められ、遵守されているか。           

５．検査記録の管理 

①不適合処置の記録 

不適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処

置の記録は、維持されているか。               

②是正処置結果の記録 

とった是正処置の結果は、記録されているか。   

 


