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1. 概要 

本計算書は，Ｖ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に基づき，浸水

防護施設のうちタービン建屋内貫通部止水処置が津波による静水圧荷重及び余震を考慮した荷重

に対して，主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。 

 

2. 一般事項 

 2.1 位置 

貫通部止水処置は，Ⅴ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「3. 構造強度設計」の構造計画に示す，タービン建屋の貫通口と貫通物とのすき間又は貫通

物の周囲に施工する。 

 

 2.2 構造概要 

貫通部止水処置の構造は，Ⅴ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.1 構造強度設計」に示す構造計画を踏まえて，詳細な構造を設定する。 

貫通部止水処置は，貫通部の位置条件及び貫通物の強度条件に応じて，シール材，モルタ

ル，ブーツ，鉄板，フラップゲートを使用し，各貫通部止水処置の適用条件を考慮し施工す

る。シール材及びモルタルは壁の貫通口と貫通物のすき間に施工し，壁と貫通物を接合する構

造とする。ブーツは，伸縮性ゴムを用い，壁面に溶接した取付用座と配管を締付けバンドにて

固定する構造とする。鉄板は，配管とスリーブを全周溶接する。また，フラップゲートはアン

カーボルトで壁面に固定する構造とする。貫通部止水処置の構造計画を表 2－1 に示す。 
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表 2－1 貫通部止水処置の構造計画 

 

  

設備名称 
計画の概要 

対策説明図 
主体構造 支持構造 

貫通部 

止水処置 

充填タイプの

シール材にて

構成する。 

貫通部の開口部にシール材を

充填する。施工時は液状であ

り，反応硬化によって所定の

強度を有する構造物が形成さ

れ，貫通部内面及び貫通物外

面と一定の付着力によって接

合する。 

 

コーキングタ

イプのシール

材にて構成す

る。 

貫通部の開口部と貫通部のす

き間にコーキングする。施工

時は液状であり，反応硬化に

よって所定の強度を有する構

造物が形成され，鉄板及び貫

通物外面と一定の付着力によ

って接合する。 
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表 2－1 貫通部止水処置の構造計画 

  

設備名称 
計画の概要 

対策説明図 
主体構造 支持構造 

貫通部 

止水処置 

モルタルにて

構成する。 

貫通部の開口部にモルタルを充

填し，硬化後は貫通部内面及び

貫通物外面と一定の付着力によ

って接合する。 

 

ブーツと締付

けバンドにて

構成する。 

高温配管の熱膨張変位及び地震

時の変位を吸収できるよう伸縮

性ゴムを用い，壁面又は床面の

取付用座と配管に締付けバンド

にて締結する。 

 

鉄板にて閉止

する構成す

る。 

貫通部の開口部に鉄板を挿入

し，溶接によって接合する。 

 

閉止板を内包

するフラップ

ゲートにて構

成する。 

空調ダクト（鉄筋コンクリー

ト）と空調ダクト（鉄板）の間

にフラップゲートを設置し，フ

ラップゲートは空調ダクト（鉄

筋コンクリート）壁面にアンカ

ーボルトで固定する 

 

締付けバンド

ブーツ

配管

壁、床
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 2.3 評価方針 

貫通部止水処置の強度評価は，Ｖ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて，貫通部止水処置の評

価部位に作用する荷重等が許容限界以下であることを「3. 構造強度評価方法」に示す方法に

より，「4.6 計算条件」に示す評価条件を用いて評価し，「5. 評価結果」にて確認する。 

貫通部止水処置のシール材及びブーツの強度評価フローを図 2－1 に，モルタルの強度評価

フローを図 2－2 に，鉄板の強度評価フローを図 2－3 に，フラップゲートの強度評価フローを

図 2－4 に示す。 

貫通部止水処置の強度評価においては，その構造を踏まえ，地震による動水圧荷重及び余震

に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価部位を設定する。強度評価に用いる荷重及

び荷重の組合せは，地震後の繰返しの襲来を想定した経路からの津波及び津波による溢水を考

慮した浸水に伴う津波荷重並びに余震を考慮した荷重を考慮し，評価される最大荷重を設定す

る。重畳時においては，Ⅴ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示

す弾性設計用地震動Ｓｄを入力して得られた床応答スペクトルまたは最大応答加速度から算出

した値を設計震度として用いる。なお，強度評価に当たっては，弾性設計用地震動Ｓｄによる

余震荷重を考慮した評価を実施する。 
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 図 2－1 シール材及びブーツの強度評価フロー 

 

 

 

 

 

 

  

貫通部仕様 

（設置位置及びシール材，ブ

ーツ仕様） 

荷重及び荷重の組合せ設定 

シール材及びブーツの 

実証試験結果 

シール材及びブーツの強度評価 

貫通部に作用する圧力の算出 
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 図 2－2 モルタルの強度評価フロー 

 

 

 

  

貫通部仕様 

(設置位置及びモルタル仕様) 

モルタルの強度評価 

荷重及び荷重の組合せ設定 

貫通部に作用する荷重の算出 

モルタルの許容荷重 
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 図 2－3 鉄板の強度評価フロー 

 

  

貫通部仕様 

（設置位置及び鉄板・溶接部

仕様） 

鉄板及び溶接部の許容荷重 

鉄板及び溶接部の強度評価 

荷重及び荷重の組合せ設定 

貫通部に作用する荷重の算出 
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 図 2－4 フラップゲートの強度評価フロー 

 

  

貫通部仕様 

（設置位置及びボルト仕様） 

ボルト部の許容荷重 

ボルトの強度評価 

荷重及び荷重の組合せ設定 

ボルト取付部に作用する荷重の算出 
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 2.4 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

  (1) コンクリート標準示方書［構造性能照査編］2002 年制定（（社）土木学会 平成 14 年 

    3 月） 

  (2) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。）） 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005／2007（（社）日本機械学会） 

  (3) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984（（社） 

日本電気協会 昭和 59 年） 

  (4) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987（（社）日本電気協会 昭和 62 年） 

  (5) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版 （（社）日本電気協会  

平成 3 年） 

  (6) 機械工学便覧 基礎編α3 材料力学((社)日本機械学会，2005 改定) 
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 2.5 記号の説明 

強度評価に用いる記号を表 2－2，表 2－3，表 2－4 に示す。 

 

表 2－2 モルタルの強度評価に用いる記号 

記号 定義 単位 

A’ モルタルが水圧を受ける面積（受圧面積） mm2 

fs モルタルの許容付着荷重 N 

f’bok モルタル付着強度 MPa 

f’ck モルタルの圧縮強度 MPa 

FH 基準地震動 Sd により生じる貫通物の軸方向に作用する荷重 N 

FS 貫通物の反力によりモルタルに生じるせん断荷重 N 

FStotal モルタル部に生じる合計せん断荷重 N 

ɡ 重力加速度 m/s2 

h 貫通部にかかる水頭 m 

H 貫通部設置エリアの浸水深さ m 

Ksd 弾性設計用地震動 Sd に伴う余震荷重 N 

L モルタルの充てん深さ mm 

Pd 動水圧 MPa 

Ph 浸水津波荷重 MPa 

CH 余震による水平方向の設計震度 － 

CHｗ 動水圧算出用の水平方向震度 － 

Cv 余震による鉛直方向の設計震度 － 

S 貫通物の周長 mm 

W 貫通物の支持間隔間の質量 kɡ 

β 浸水エリアの幅と水深の比による補正係数 － 

ρ 海水の密度 kɡ/m3 

γC 材料定数 － 
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表 2－3 鉄板の強度評価に用いる記号(1/2) 

記号 定義 単位 

A0 水圧を受ける鉄板の面積 mm2 

A1 鉄板と貫通物の付着面積 mm2 

A2 鉄板と貫通物との溶接部の付着面積 mm2 

A3 鉄板とスリーブとの溶接部の付着面積 mm2 

CD 抗力係数 － 

d 鉄板貫通物の外径 mm 

D 鉄板の外径 mm 

D0 スリーブの内径 mm 

fb 鉄板および溶接部の許容曲げ応力 N 

fs 鉄板および溶接部の許容せん断応力 N 

ft 鉄板および溶接部の許容引張応力 N 

ftotal 鉄板および溶接部の許容組合せ応力 N 

F 鉄板および溶接材の許容応力 MPa 

F1 評価部位に加わるせん断力 N 

F2, F3 評価部位に加わる引張力 N 

Fs1 鉄板および溶接部に生じる軸方向せん断力 N 

Fs2， Fs3 鉄板および溶接部に生じる軸直方向せん断力 N 

ɡ 重力加速度 m/s2 

h 貫通部位置における水圧作用高さ m 

L1, L2 鉄板から直近の支持装置までの距離または評価上考慮する配

管長 
mm 

Ms2， Ms3 鉄板および溶接部に生じるモーメント Nmm 

Ph 静水圧荷重 MPa 

Psd 余震による慣性力 MPa 

Pt 突き上げ荷重 MPa 

t1 鉄板の板厚 mm 

t2 鉄板と貫通物との溶接部の有効のど厚 mm 

t3 鉄板とスリーブとの溶接部の有効のど厚 mm 

U 鉄板に加わる流体の流速 m/s 

w 貫通物の支持間隔間の単位長さ当たりの質量 kɡ/m 

Z1 鉄板の断面係数 mm3 

Z2 鉄板と貫通物との溶接部の断面係数 mm3 

Z3 鉄板とスリーブとの溶接部の断面係数 mm3 
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表 2－3 鉄板の強度評価に用いる記号(2/2) 

記号 定義 単位 

CH 基準地震動 Sd により生じる貫通物の水平方向設計震度 m/s2 

CV 基準地震動 Sd により生じる貫通物の鉛直方向設計震度 m/s2 

τ 評価部位に加わるせん断応力 MPa 

σb 評価部位に加わる曲げ応力 MPa 

σt 鉄板に加わる引張応力 MPa 

σtotal 鉄板に加わる組合せ応力 MPa 

ρ 海水の密度 kɡ/m3 
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表 2－4 フラップゲートの強度評価に用いる記号 

記号 記号の説明 単位 

CH 水平方向設計震度 － 

CV 鉛直方向設計震度 － 

Ｆa 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力 N 

Ｆb ボルトに作用する引張力（１本当り） N 

Ｆb1 
鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し左右方向の水平方向地

震によりボルトに作用する引張力（一本当たり） 
N 

Ｆb2 
鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し前後方向の水平方向地

震によりボルトに作用する引張力（一本当たり） 
N 

ɡ 重力加速度 m/s2 

ｈ 据付面又は取付面から重心までの距離 mm 

ℓ1 重心と下側ボルト間の鉛直方向距離 mm 

ℓ2 上側ボルトと下側ボルト間の鉛直方向距離 mm 

ℓ3 左側ボルトと右側ボルト間の水平方向距離 mm 

ｍ１ 運転時質量 kɡ 

ｍ2 フラップゲート満水時の質量 kɡ 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎfV 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 

（水平方向） 
－ 

ｎfH 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 

（鉛直方向） 
－ 

Qa せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 N 

Qb ボルトに作用するせん断力 N 

Qb1 水平方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 

Qb2 鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 
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3. 評価対象部位 

貫通部止水処置の評価部位は，Ｖ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に示している評価対象部位を踏まえて，「2.2 構造概要」に示す構造計画にて設定してい

る構造に基づき，荷重の方向及び伝達過程を考慮し設定する。 

津波による静水圧及び余震を考慮した荷重は，止水処置全体へ伝達される。このことから，

シール材，ブーツ，モルタル，鉄板及びフラップゲートを用いた止水処置の全体を評価部位と

して設定する。 

モルタルについては，管の反力が大きいプロセス配管のうち，作用する荷重が最も大きい貫

通部を代表として評価を行う。シール材及びブーツについては，作用する圧力が最も大きい貫

通部を代表として評価を行う。鉄板については，静水圧荷重と余震を考慮した荷重に加えて，

津波の突き上げ荷重が作用し，荷重の種類が最も多い貫通部を代表として評価を行う。なお，

フラップゲートは一箇所のみであるため，その箇所の評価を行う。 

 

4. 構造強度評価 

 4.1 構造強度評価方法 

貫通部止水処置の強度評価は，Ｖ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」にて設定している方法を用いて実施する。 

貫通部止水処置の強度評価は，「3. 評価部位」に示す評価部位に対し，「4.2 荷重及び荷

重の組合せ」及び「4.3 許容限界」に示す荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ，「4.5 

計算方法」に示す方法を用いて評価を行う。 

 

 4.2 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重の種類及び荷重の組合せに関して以下に示す。 

  4.2.1 荷重の設定 
強度評価に用いる荷重は，以下の荷重を用いる。 

   (1) 固定荷重（Ｇ） 

固定荷重として，貫通軸上の貫通物（配管等を示す。以下同じ。）の質量及内容物の質

量を考慮する。 

   (2) 静水圧荷重（Ｐｈ） 

静水圧荷重として，津波による水位を用いた静水圧を考慮する。 

Ph ＝ ρ × ɡ × h 

   (3) 余震荷重（ＫＳｄ） 

余震荷重は，Ⅴ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すと

おり，弾性設計用地震動Ｓｄに伴う地震力（動水圧含む。）とする。 

    a. モルタル 

     (a) 余震による地震力 

      イ. 貫通物による地震荷重 

貫通物からモルタルに作用する荷重として，支持構造物間の固定荷重及び地震力
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を考慮する。図 4－1 にモルタルへの付着方向の地震力（余震荷重）の作用図を示

す。 

また，貫通物は柔構造となる場合があることから，貫通物の設置場所における床

応答スペクトルを用いて設計震度を算出する。 

    図 4－1 モルタルへの付着方向の余震荷重作用図 

 

      ロ. 評価において考慮する貫通部 

 評価においては，イ.に基づく地震荷重と最も荷重が大きくなる貫通物を考慮し

て算出する。 

 

      ハ. モルタルに作用する付着荷重 

モルタルに作用する余震による付着荷重については，イ.に示す支持構造物間の

貫通物に作用する地震荷重から算出する。 

 

     (b) 余震による動水圧 

余震による動水圧がモルタルに作用することを考慮する。 

 

P =  β ×   ×   ×  ｗ  ×  ×  √ × ℎ  
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    b. 鉄板 

     (a) 余震による地震力 

      イ. 貫通物による地震荷重 

貫通物から鉄板に作用する荷重として，支持構造物間の固定荷重及び地震力を考

慮する。図 4－2 に鉄板へのせん断方向の地震力（余震荷重）の作用図を示す。 

 
 

      図 4－2 鉄板へのせん断方向の余震荷重作用図 

 

      ロ. 評価において考慮する貫通部 

 評価においては，イ.に基づく地震荷重と荷重の種類が最も多い貫通物を考慮し

て算出する。 

 

      ハ. 鉄板に作用するせん断荷重 

鉄板に作用する余震によるせん断荷重については，イ.に示す支持構造物間の貫

通物に作用する地震荷重から算出する。 

 

     (b) 余震による動水圧 

慣性力として津波による静水頭が余震を受けて慣性力となる分を考慮する。 

Psd ＝ h × ρ × ɡ × Cv 

Psd：慣性力 

h ：貫通部位置における浸水深さ 

Cv：地震加速度 
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     (c) 突き上げ津波荷重 

突き上げ荷重として津波による水圧を考慮する。 

Pt ＝ 1/2 × CD × ρ × U2 

Pt：突き上げ荷重 

CD：抗力係数（＝2.01） 

U：流速（＝1.5m/s） 

 

 

    c. フラップゲート 

     (a) ボルトに作用する余震荷重 

フラップゲートはアンカーボルトによって固定されていることから，アンカーボ

ルトには固定荷重と余震荷重が作用し，フラップゲートが水平方向及び垂直方向へ

転倒する力が働く。アンカーボルトに作用する余震荷重作用図を図 4－3 に示す。 

また，構造が同等なフラップゲートに対する振動試験の結果から固有周期が 0.05

秒以下で剛構造のため，フラップゲートの設置場所における最大応答加速度を用い

て算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       水平方向への転倒               垂直方向への転倒 

 

図 4－3 フラップゲートの荷重作用図 

  

壁

アンカーボルト

転倒支点

転倒方向

壁

転倒方向
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
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  4.2.2 荷重の組合せ 
貫通部止水処置の荷重の組合せを表 4－1 に示す。 

 

表 4－1 荷重の組合せ 

施設区分 機器名称 荷重の組合せ＊ 

浸水防護施設 

(浸水防止設備) 

タービン建屋内 

貫通部止水処置 
Ｇ＋Ｐｈ＋Ｐｔ＋ＫＳｄ 

注記＊：Ｇは固定荷重，Ｐｈは静水圧荷重，Ｐtは突き上げ荷重，ＫＳｄは弾性設計用地震動Ｓｄ

による余震荷重（慣性力 Psd）を示す。 

 

 

 4.3 許容限界 

  (1) モルタル 

各評価部位の許容値は，コンクリート標準示方書［構造性能照査編］2002 年制定（（社）

土木学会平成 14 年 3 月）に規定される許容限界を用いる。 

貫通部止水処置の許容限界を表 4－2，許容限界評価条件を表 4－3，貫通部止水処置の許容

限界算出結果を表 4－4 に示す。また，モルタルの施工例を図 4－4 に示す。 
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表 4－2 貫通部止水処置の許容限界（許容荷重） 

状態 
許容限界＊ 

付着荷重 

短期 ｆｓ 

注記＊：モルタルの許容限界は，コンクリート標準示方書［構造性能照査編］2002 年制定（（社）

土木学会平成 14 年 3 月）によりモルタルの許容付着荷重ｆｓ，モルタル付着強度ｆ'bok 

を算出する。モルタル圧縮強度ｆ'ck は設計値を用いる。また，評価において最も荷重

が大きくなる貫通物の口径=200A，モルタル充てん深さ L=1000mm とする。 

 =  ′  ×  S ×  L /  

′  =  0.28 × ′ /  ×  0.4 
 

表 4－3 貫通部止水処置の許容限界評価条件 

評価部位 ｆ'ｃｋ
＊ γｃ

＊ 

モルタル 32.3 1.3 

注記＊：ｆ'ck：モルタル圧縮強度，γC：材料定数を示す。 

 

表 4－4 貫通部止水処置の許容限界算出結果 

状態 評価部位 

許容限界 

付着荷重 

(kN) 

短期 モルタル 593 

図 4－4 モルタルの施工例 
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  (2) シール材 

シール材の許容限界値は，実機で使用している形状，寸法の試験体にて静水圧を付加し

た水圧試験に基づく結果を用いる。シール材の水圧試験の概要を図 4－5 に示す。実機施

工時においては，試験検証済みの許容限界寸法以上となるように施工する。これにより試

験で得られた許容限界値以上の耐圧性を有し，かつ，想定する浸水高さから求まる静水圧

が，許容限界値以内であることを確認し確実に耐圧性を確保する。 

図 4－5 シール材の水圧試験の概要 

 

  (3) ブーツ 

ブーツの許容限界値は，実機で使用している形状，寸法の試験体にて静水圧を付加した

水圧試験に基づく結果を用いる。また，実機の施工状況を考慮し，受圧面がブーツ内側又

は外側のどちらの場合でも止水機能が確保できることを確認するため，内圧試験及び外圧

試験の両ケースを実施する。ブーツの水圧試験の概要を図 4－6 に示す。 

 実機施工時においては，試験検証済みの寸法以下で施工する。 

図 4－6 ブーツの水圧試験の概要 

 



 

21 

  
K
7
 
①
 
Ⅴ
-
3
-
別
添

3
-
1
-
7
 
R
0
 

  (4) 鉄板 

 各評価部位の許容値は設計・建設規格に規定される許容値を用いる。鉄板の許容荷重を

表 4－5，許容限界荷重評価条件を表 4－6，許容限界算出結果を表 4－7 に示す。 

 

 

表 4－5 鉄板の許容限界 

評価部位 
許容応

力状態 

許容限界 

引張応力 

ｆt 

せん断応力 

ｆs 

曲げ応力 

fb 

組合せ応力 

ｆtotal 

鉄板 

ⅢAS 

F1.5 × 1.5 F
1.5√3 × 1.5 F1.5 × 1.5 F1.5 × 1.5 

配管と鉄板 

との溶接部 F
1.5√3 × 1.5 F

1.5√3 × 1.5 F
1.5√3 × 1.5 F

1.5√3 × 1.5 
鉄板とスリーブ

との溶接部 

 

 

表 4－6 鉄板の許容限界評価条件 

評価部位 
許容応力＊（F） 

(MPa) 

鉄板 205 

配管と鉄板との溶接部 205 

鉄板とスリーブとの溶接部 147 

注記＊：鉄板の許容応力は，設計・建設規格の支持構造物から引用。 

 

  



 

22 

  
K
7
 
①
 
Ⅴ
-
3
-
別
添

3
-
1
-
7
 
R
0
 

表 4－7 鉄板の許容限界算出結果 

評価部位 

許容限界 

引張応力ｆt 

(MPa) 

せん断応力ｆs 

（MPa） 

曲げ応力 fb 

（MPa） 

組合せ応力ｆtotal 

(MPa) 

鉄板 204 117 204 204 

配管と鉄板 

との溶接部 
117 117 117 117 

鉄板とスリーブ

との溶接部 
84 84 84 84 

 

 

  (5) フラップゲート 

フラップゲート固定ボルトの許容限界値を表 4－8 に示す。 

 

表 4－8 固定ボルトの許容限界 

状態 評価部位 

許容限界 

引張許容荷重 

(N) 

せん断許容荷重 

(N) 

短期 ボルト 13293 13866 
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 4.4 設計用地震力 

強度評価におけるモルタル及び鉄板の評価に使用する弾性設計用地震動 Sｄに伴う地震力

については，Ⅴ-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定した設計用床応答曲線

を用いる。また，減衰定数はⅤ-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用い

る。フラップゲートの評価に使用する弾性設計用地震動Ｓｄに伴う地震力については，Ⅴ-2-

1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に示す最大床応答加速度を考慮して設定する。 

評価に使用する貫通部止水処置の強度計算に用いる設計用震度を表 4－11 に示す。 

 

表 4－11 設計用地震力 

地震動 

設置場所及び 

床面高さ 

（mm） 

余震による設計震度 備考 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ 

タービン地下中２階 

T.M.S.L.500 

(T.M.S.L.4900＊2) 

水平方向ＣＨ 5.05 モルタル 

の評価に使用 
鉛直方向ＣV 3.57 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ 

タービン地下 1 階 

T.M.S.L.3500 

(T.M.S.L.4900＊2) 

水平方向ＣＨ 1.05 
鉄板 

の評価に使用 
鉛直方向ＣV 1.56 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ 

タービン地下２階 

T.M.S.L.-2525 

(T.M.S.L.-1100＊2) 

水平方向ＣＨ 0.51＊1 
フラップゲート 

の評価に使用 鉛直方向ＣV 0.44＊1 

注記＊1 ：基準床における最大床応答加速度の 1.2 倍を設計震度とした。 

＊2 ：設置場所の一階層上の基準床レベルを示す。 
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 4.5 計算方法 

  4.5.1 モルタルの強度評価（荷重計算） 

   (1) 貫通物の反力により生じる荷重 

固定荷重及び地震時の貫通物の反力によりモルタルに生じる荷重は次のとおり算出す

る。せん断荷重は，水平反力と貫通軸上の貫通物の質量から次のとおり算出する。 

FH = W × g × (1 + CH) 

FS = FH 

 

   (2) 合計荷重 

モルタルに発生する合計せん断荷重ＦＳｔｏｔａｌは次のとおり算出する。 

FStotal = FS + (Ph + Pd)×A’  

 

  4.5.2 シール材及びブーツの強度評価（発生圧力計算） 

シール材及びブーツについては設置箇所がタービン建屋内となることから，津波による

溢水の浸水津波荷重Ｐｈを考慮するとともに，余震による動水圧Ｐｄを考慮する。 

Ptotal = Ph + Pd 

 

  4.5.3 鉄板の強度評価 

   (1) 鉄板を貫通する配管の反力により生じる荷重 

固定荷重及び地震時の貫通物の反力により鉄板に生じる荷重は次の通り算出する。 

    a. 鉄板に掛かる荷重 

       軸方向引張力 ：Fs1 = w( 1 + CV )( L1 + L2 ) × ɡ  

       軸直方向せん断力：Fs2 = Fs3 = 5/8 w( 1 + CH )L1 × ɡ + w( 1 + CH )L2 × ɡ 

          モーメント：Ms2 = Ms3 = 1/8 w( 1 + CH )L12 × ɡ + 1/2w( 1 + CH )L22 × ɡ 

Cv：鉄板に加わる鉛直方向の地震加速度 

CH：鉄板に加わる水平方向の地震加速度 

 

   (2) 鉄板にかかる水圧により生じる荷重 

津波による水圧により鉄板に生じる荷重は次の通り算出する。 

    a. 静水圧（Ph） 

Ph = ρ × ɡ × ｈ 

    b. 突き上げ荷重（Pt） 

Pt = 1/2 × Cp × ρ × U2 

Cp：抗力係数 ( = 2.01) 

U ：鉄板にかかる津波速度( = 1.5 m/s) 

    c. 慣性力（Psd） 

Psd = ρ × ɡ × ｈ × Cv 
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   (3) 鉄板にかかる荷重の合力 

鉄板にかかる固定荷重，地震荷重及び水圧荷重の各軸方向の合力は次の通り算出する。 

 

     軸方向引張力（F1） 

F1 = Fs1 + ( Ph + Pt + Psd )・A0 

静水圧を受ける鉄板の面積（A0） 

A0 = ( D02 – d2 )π/4  

D0：スリーブ内径 

d：鉄板貫通物の外径 

 

   (4) 鉄板にかかる応力 

鉄板及び溶接部に生じる応力は次の通り算出する。 

    a. 鉄板に掛かる応力 

     (a) 引張応力 ：σt = F1/A1 

A1 = πd × t1 

t1 = 鉄板板厚 

 

     (b) せん断応力：τ2,3 = 2 × Fs2,s3/A1 =  +  

 

     (c) 曲げ応力 ：σb2,3 = Ms2,3 /Z1 =  +  

 

     (d) 組合せ応力：σ  =  σ + σ
ｂ

２ + 3τ２
 

 

    b. 鉄板と配管との溶接部に生じる応力 

     (a) 引張応力 ：σt = F1/A2 

A2 = πd × t2 

t2 = のど厚 

 

     (b) せん断応力：τ = 2 × Fs2,s3/A2 =  +  

 

     (c) 曲げ応力 ：σb2,3 = Ms2,3 /Z2 =  +  
 

     (d) 組合せ応力：σ =  σ + σ
ｂ

２ + τ
２
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    c. 鉄板とスリーブとの溶接部に生じる応力 

     (a) 引張応力 ：σt = F1/A3 

A3 = πd × t3 

t3 = のど厚 

 

     (b) せん断応力：τ = 2 × Fs2,s3/A3 =  +  

 

     (c) 曲げ応力 ：σb2,3 = Ms2,3 /Z3 =  +  
 

     (d) 組合せ応力：σ  =  σ + σ
ｂ

２ + τ
２
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  4.5.4 フラップゲートの強度評価 

   (1) 地震荷重 

固定荷重及び弾性設計用地震動Ｓd による荷重は次のとおり算出する。 

計算に使用する質量 m2はフラップゲート満水時の質量とする。 

引張力の計算 

フラップゲートが水平方向に転倒する場合の引張力 

 ＝ ・ ・ℎ・ ɡ
・ℓ + ・(1 + )・ℎ・ ɡ

・ℓ  

フラップゲートが鉛直方向に転倒する場合の引張力 

 ＝ ・ ・ℓ ・ ɡ＋ ・(1 + )・ℎ・ ɡ
・ℓ  

引張力 

 ＝Max( , ) 
 

せん断力の計算 

水平方向の力 

 ＝ ・ ・ ɡ 
鉛直方向の力 

 ＝(1 + )・ ・ ɡ 
せん断力 

= +
ｎ

 

引張力とせん断力による組み合わせの良否判定式 

+ ≤ 1 
 

 4.6 計算条件 

  (1) モルタル 

 モルタルの強度評価に用いる貫通部の仕様及び津波荷重に関わる計算条件を除く計算条件

を表 4－12 に示す。 

  



 

28 

  
K
7
 
①
 
Ⅴ
-
3
-
別
添

3
-
1
-
7
 
R
0
 

表 4－12 貫通部の仕様及び津波荷重に関わる計算条件を除く計算条件（モルタル） 

貫通部箇所 

（貫通部仕様） 

浸水エリアの幅と 

水深の比による 

補正係数 

β 

海水の密度 

ρ 

(kɡ/m3) 

貫通部位置における 

浸水深さ 

H 

(m) 

タービン建屋 

地下中 2階 

（モルタル） 

1 1030 21.8 

 

貫通部にかかる水頭

h 

(m) 

貫通物の支持間隔間 

の質量 

W 

(kɡ) 

モルタルが水圧を受 

ける面積 

A’ 

(m2) 

動水圧算出用の 

水平方向震度 

CＨＷ 

（－） 

11.99  0.043 0.47 

 

 

   (2) 鉄板 

鉄板の強度評価に用いる貫通部の仕様及び津波荷重に関わる計算条件を表 4－13 に示す。 

 

表 4－13 鉄板の強度評価に関する荷重評価条件 

貫通部箇所 

（貫通部仕様） 

海水の密度 

ρ 

(kɡ/m3) 

貫通部位置における

水圧作用高さ 

h 

(m) 

貫通物の支持間隔間

の単位長さ当たりの

質量 

w 

(kɡ/m) 

タービン建屋 

地下 1 階 

（鉄板） 

1030 5.5  

 

鉄板から直近の支持

装置までの距離 

L1 

(mm) 

鉄板から直近の支持

装置までの距離 

L2 

(mm) 

鉄板の外径 

D 

(mm) 

スリーブの内径 

D0 

(mm) 

1164 240 160 155.2 
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鉄板貫通物の外径 

d 

(mm) 

鉄板の断面係数 

Z1 

(mm3) 

鉄板と貫通物との 

溶接部の断面係数 

Z2 

(mm3) 

鉄板とスリーブとの

溶接部の断面係数 

Z3 

(mm3) 

48.6 9461 7791 57316 

 

鉄板の板厚 

t1 

(mm) 

溶接部ののど厚 

t2 

(mm) 

溶接部ののど厚 

t3 

(mm) 

4 3.8 2.8 

 

 

   (3) フラップゲート 

フラップゲートの強度評価に関する荷重評価条件を表 4－14 に示す。 

 

表 4－14 フラップゲートの強度評価に関する荷重評価条件 

 

 

 

  

貫通部箇所 

質量 

m2 

(kɡ) 

重心距離 

h 

(mm) 

重心高さ 

ℓ1 
(mm) 

タービン建屋 

地下２階 

（フラップゲート） 

 586.3 232.6 

水平方向のボルト数 

nfV 

(本) 

垂直方向のボルト数 

nfH 

(本) 

ボルト間の鉛直 

方向距離 

ℓ2 
(mm) 

ボルト間の水平 

方向距離 

ℓ3 
(mm) 

6 7 743.0 878.0 

ボルト全数 

n 

(本) 

26 
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5. 評価結果 

モルタル，シール材，ブーツ，鉄板及びフラップゲートの強度評価結果をそれぞれ表 5－1，表

5－2，表 5－3，表 5－4，表 5－5，表 5－6 に示す。モルタル，シール材，ブーツ及びフラップゲ

ートの発生荷重又は発生圧力は許容荷重又は許容圧力以下であることを確認した。 

 

 

表 5－1 モルタルの津波による溢水に対する強度評価結果 

評価部位 
発生荷重 

（kN） 

許容荷重 

（kN） 

モルタル 
せん断荷重 

（付着荷重） 
 593 

 

 

表 5－2 シール材の津波による溢水に対する強度評価結果 

評価部位 
発生圧力 

（MPa） 

許容圧力 

（MPa） 

シール材 0.30 0.32 

 

 

表 5－3 ブーツの津波による溢水に対する強度評価結果 

評価部位 場所 
発生圧力 

（MPa） 

許容圧力 

（MPa） 

ブーツ タービン建屋 0.12 0.4 

注記：溢水への配慮が必要な施設においては，廃棄物処理建屋の発生圧力が最も大きく 0.17MPa に 

なる。 

 

表 5－4 鉄板の経路からの津波に対する強度評価結果 

評価部位 

引張応力 

(MPa) 

せん断応力 

(MPa) 

曲げ応力 

(MPa) 

組合せ応力 

(MPa) 

発生 許容 発生 許容 発生 許容 発生 許容 

 

鉄

板 

 

鉄板 
 

 204 
 

 117 
 

 204  204 

配管と鉄

板との溶

接部 

 117 

 

 117 

 

 117 

 

 117 

配管とス

リーブと

の溶接部 

 84  84  84  84 
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表 5－5 フラップゲートの弾性設計用地震力に対する強度評価結果 

荷重 
発生荷重 

(N) 

許容荷重 

(N) 

引張荷重  13293 

せん断荷重  13866 

 

 

表 5－6 フラップゲート組合せ評価結果 

荷重 組合せ荷重 判定基準 

組合せ荷重  1 以下 

 




