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 Ⅴ-1 説明書  

  Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 

   Ⅴ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

    Ⅴ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設） 
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7. 原子炉冷却材浄化設備 

7.1 原子炉冷却材浄化系 

7.1.1 主要弁 

名 称 G31-F017 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.20 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

G31-F017 は，主配管「原子炉冷却材浄化系復水給水系配管分岐部～G31-F017」上の原子炉冷却

材圧力バウンダリの隔離弁であり，設計基準対象施設として原子炉冷却材浄化系再生熱交換器で

冷却した原子炉冷却材を原子炉圧力容器へ戻すための流路として設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する G31-F017 の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の原子炉ド

ーム圧力  MPa，静水頭  MPa 及び原子炉冷却材浄化系ポンプの締切運転時の揚程  

MPa の合計が  MPa となることから，これを上回る圧力として 10.20MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する G31-F017 の最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高使用

温度と同じ 302℃とする。 

 

3. 個数 

G31-F017 は，設計基準対象施設として原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁として使用する

ために 1個設置する。 
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7.1.2 主配管 

名 称 

G31-F017 

～ 

原子炉圧力容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，G31-F017 と原子炉圧力容器を接続する原子炉冷却材圧力バウンダリの配管であり，

設計基準対象施設として，原子炉冷却材を原子炉冷却材浄化系ポンプにより原子炉圧力容器へ戻

すために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使用圧力

と同じ 8.62MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高使用温度

と同じ 302℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を設計基準対象施設として使用する場合の外径は，原子炉冷却材浄化系ポンプの容量

を基に設定しており，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した 165.2mm と

する。 

 




