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Ⅴ-3-3-3-3-5-2-2 管の応力計算書 
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K7 ① Ⅴ-3-3-3-3-5-2-2 R0

圧力
(MPa)

温度
(℃)

圧力
(MPa)

温度
(℃)

KMUWP-711 新設 － － － － SA-2 － － － 2.0 66 － － 設計・建設規格 － SA-2

KMUWP-711 新設 － － － － SA-2 － － － 静水頭 66 － － 設計・建設規格 － SA-2

KMUWP-711 既設 有 有 DB-3 DB-3 SA-2 無 静水頭 66 静水頭 66 － S55告示
設計・建設規格

又は告示
－ SA-2

評価
クラス

条件
アップ
の有無

既工認
における
評価結果
の有無

ＤＢ条件 ＳＡ条件 施設時の
適用規格

評価区分
同等性
評価
区分

条件アップするか

・評価条件整理表

応力計算
モデルNo.

既設
or
新設

施設時の
技術基準に
対象とする
施設の規定
があるか

クラスアップするか

クラス
アップ
の有無

施設時
機器

クラス

ＤＢ
クラス

ＳＡ
クラス


































































