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まえがき 

 

本計算書は，Ｖ-3-1-5「重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の 

強度計算の基本方針」及びＶ-3-2-9「重大事故等クラス２管の強度計算方法」に基づいて 

計算を行う。 

評価条件整理結果は「3. 計算結果」に示す計算書に記載する。 
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1. 概要 

本計算書は，Ｖ-3-1-5「重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物   

 の強度計算の基本方針」及びＶ-3-2-9「重大事故等クラス２管の強度計算方法」に基づ

き，管の応力計算を実施した結果を示したものである。 

評価結果記載方法は，以下に示すとおりである。 

   

(1) 管 

    工事計画記載範囲の管のうち，設計条件あるいは管クラスに変更がある管におけ

る最大応力評価点の評価結果を解析モデル単位に記載する。 
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2. 概略系統図 

 

概略系統図記号凡例 

 

記号 内容 

(太線) 工事計画書記載範囲の管のうち，本計算書記載範囲の管 

(細線) 

 

 

(破線) 工事計画記載範囲外の管又は工事計画記載範囲の管

のうち，他系統の管であって系統の概略を示すために

表記する管 

 鳥瞰図番号 

 アンカ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○-○-○○ 

工事計画書記載範囲の管のうち，本系統の管であって 

他計算書記載範囲の管  
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3. 計算結果 

以下の計算書の重大事故等対処設備に含まれている。 

「Ⅴ-3-3-6-2-5-1-2-2 管の応力計算書」 

「Ⅴ-3-3-6-2-6-1-2-2 管の応力計算書」 

  

  


