
 

 

 廃炉発官Ｒ２第６７号 

令 和 ２ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

 

原 子 力 規 制 委 員 会 殿 

 

 

                                東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

                                   東京電力ホールディングス株式会社 

            代表執行役社長  小早川 智明 

 

 

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書の 

一部補正について 

 

 

令和２年５月２０日付け廃炉発官Ｒ２第２２号をもって申請しました福島第一原

子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書を別紙の通り一部補正

をいたします。 

 

                                                              以 上 
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「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」及び「福島第一原子力

発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集」について，下記の箇所を別添の通

りとする。 

 

補正箇所，補正理由及びその内容は以下の通り。 

   

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 

放射性物質分析・研究施設第２棟の設置に関して，設計の進捗を踏まえ，下記

の通り補正を行う。 

併せて，原規規発第2005271号にて認可された実施計画の反映を行う。 

 

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備 

目次 

  ・原規規発第2005271号にて認可された実施計画の反映 

 

2.48 放射性物質分析・研究施設第２棟  

本文 

 ・変更なし 

添付資料－１ 

・変更なし 

    添付資料－２ 

    ・変更なし 

    添付資料－３ 

    ・変更なし 

    添付資料－４ 

    ・変更なし 

      添付資料－５ 

    ・変更なし 

    添付資料－６ 

    ・変更なし 

    添付資料－７ 

       ・変更なし 

    添付資料－８ 

       ・変更なし 

    添付資料－９ 

    ・変更なし 

    添付資料－１０ 

    ・変更なし 

    添付資料－１１ 

    ・変更なし 

    添付資料－１２ 

    ・変更なし 
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    添付資料－１３ 

    ・変更なし 

添付資料－１４ 

    ・変更なし 

添付資料－１５ 

    ・変更なし 

添付資料－１６ 

    ・変更なし 

添付資料－１７ 

    ・変更なし 

添付資料－１８ 

    ・変更なし 

添付資料－１９ 

・変更なし 

添付資料－２０ 

 ・第２棟の建屋の構造強度及び耐震性に関する検討結果を追加 

添付資料－２１ 

 ・第２棟の設備の構造強度に関する検討結果を追加 

添資資料－２２ 

 ・第２棟の設備の耐震性に関する検討結果を追加 

添付資料－２３ 

・第２棟に係る確認事項について新規記載 

 

 

Ⅲ 特定原子力施設の保安 

第１編 （１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置） 

第３章 体制及び評価 

第５条（保安に関する職務） 

・原規規発第2005271号にて認可された実施計画の反映 

第６章 放射性廃棄物管理 

第４２条の２（放射性気体廃棄物の管理） 

     ・原規規発第2005271号にて認可された実施計画の反映 

附則 

・原規規発第2005271号にて認可された実施計画の反映 

 

第２編 （５号炉及び６号炉に係る保安措置） 

第３章 体制及び評価 

第５条（保安に関する職務） 

・原規規発第2005271号にて認可された実施計画の反映 

附則 

・原規規発第2005271号にて認可された実施計画の反映 
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  第３編（保安に係る補足説明） 

   2 放射性廃棄物等の管理に係る補足説明 

    2.2 線量評価 

     2.2.2 敷地内各施設からの直接線ならびにスカイシャイン線による 

         実効線量 

      ・原規規発第2005271号にて認可された実施計画の反映 

 

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集 

目次 

 ・別冊２５ 放射性物質分析・研究施設第２棟に係る補足説明の追加に伴う 

変更 

 

 別冊２５ 放射性物質分析・研究施設第２棟に係る補足説明 

  Ⅰ 放射性物質分析・研究施設第２棟の構造強度について 

・第２棟の構造強度に関する検討結果を踏まえ，新規記載 

Ⅱ 放射性物質分析・研究施設第２棟の耐震性について 

・第２棟の耐震性に関する検討結果を踏まえ，新規記載 

Ⅲ 放射性物質分析・研究施設第２棟の設備の公称値の許容範囲について 

・第２棟の設備の公称値の許容範囲について，新規記載                          

以 上 


