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１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力

発電所７号炉 設計及び工事の計画）【２２２】 

２．日 時：令和２年６月１６日 １３時３０分～１５時５５分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｂ会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者（※・・ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

義崎管理官補佐、片桐主任安全審査官 

 

事業者： 

 東京電力ホールディングス株式会社 

原子力設備管理部 課長 他６名※ 

 

５．要旨 

（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所７号機

の工事計画認可申請書のうち、原子炉冷却系統施設の要目表等、令和２

年５月２９日、６月１日及び６月４日付けで書面にて確認した内容に対

する「工事計画に関するヒアリングにおける事前確認（原子炉冷却系統

施設）」について、令和２年４月１６日、６月１１日の提出資料に基づ

き説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。 

  【原子炉冷却系統施設の要目表等】 

○ 「主蒸気逃がし安全弁機能用アキュームレータ」の根拠書の説明に関

し、急速開要求、作動ガスの臨界流維持及び作動後の圧力バランスと

の関係について、詳細を整理して説明すること。 

 

（３）東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内

容について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

 規制庁配布資料 

・工事計画に関するヒアリングにおける事前確認について（原子炉冷却系統施 

設） 

  


