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表 2－1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

スタビライザは，原子炉

遮蔽壁に設置されたサポ

ートブラケットに溶接さ

れる。 

ブラケット，ナット，

ロッド，ヨーク及び皿

ばねで構成される，原

子炉圧力容器が揺れた

場合にこれを支持する

ためのものであり，原

子炉圧力容器外周に 8

個等間隔に配置されて

いる。 
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スタビライザ 拡大図 

 

スタビライザ 

Ａ～Ａ断面 Ｂ～Ｂ断面 

サポートブラケット 
原子炉遮蔽壁 

Ｂ 

Ｂ 

Ａ Ａ 

〔ＳＭ４００Ａ〕 

〔ＳＮＢ２４－１〕 

〔ＳＮＢ２４－１〕 

原子炉圧力容器 原子炉遮蔽壁 

 

1677 mm 

最大 2100 mm 
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2.2 評価方針 

スタビライザの応力評価は，Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定した荷重及び荷重の

組合せ並びに許容限界に基づき，「3. 評価部位」にて設定する箇所に作用する設計用地震力

による応力等が許容限界内に収まることを，「4. 構造強度評価」にて示す方法にて確認する

ことで実施する。 

スタビライザの耐震評価フローを図 2－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－1 スタビライザの耐震評価フロー 

 

 

2.3 適用規格・基準等 

本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編ＪＥＡＧ４６０１・補-1984 

（（社）日本電気協会）） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987（（社）日本電気協会）） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991追補版）（（社）日本電気協会）） 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格（（社）日本機械学会，2005/2007）（以下「設計・

建設規格」という。） 
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計算モデルの設定 

設計用地震力 

地震時における応力 

スタビライザの構造強度評価 

応力解析又は理論式による応力計算 
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4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

(1) スタビライザは，原子炉遮蔽壁に設置されたサポートブラケット上に溶接され，原子炉圧

力容器の水平地震荷重を原子炉遮蔽壁に伝達させる構造である。スタビライザの耐震評価は，

Ⅴ-2-2-4「原子炉本体の基礎の地震応答計算書」により求めた荷重を用いて，参照図書(1)

に示す既工認の手法に基づき構造強度評価を行う。 

(2) 構造強度評価に用いる寸法は，公称値を用いる。 

(3) 概略構造図を表 2－1に示す。 

 

4.2 荷重の組合せ及び許容応力 

4.2.1 荷重の組合せ及び許容応力状態 

スタビライザの荷重の組合せ及び許容応力状態を表 4－1に示す。 

 

4.2.2 許容応力 

スタビライザの許容応力は，Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき表 4－2に示す。 

 

4.2.3 許容応力評価条件 

スタビライザの許容応力評価条件を表 4－3に示す。 

 

4.2.4 設計荷重 

(1) 最高使用温度 

最高使用温度は，既工認からの変更はなく，参照図書(1)に定めるとおりである。 

(2) スタビライザに加わる荷重及び設計用地震力 

スタビライザに加わる荷重を表 4－4に示す。 

スタビライザの評価に用いる設計用地震力は，水平地震荷重として，Ⅴ-2-2-4「原子炉

本体の基礎の地震応答計算書」により求めた，「弾性設計用地震動Ｓｄ又は静的地震力」

及び「基準地震動Ｓｓ」の応答値を用いる。 

なお，鉛直地震を考慮してもスタビライザとスタビライザブラケットの鉛直方向の干渉

は無く，また，スタビライザの自重による鉛直方向荷重は小さく無視できるため，鉛直方

向荷重に対する評価は行わない。 

 

4.3 計算方法 

応力計算方法は既工認から変更はなく，参照図書(1)に示すとおりである。 

なお，各荷重での応力は，単位荷重（水平力）での応力を用いて，荷重（水平力）の比によ

り（比倍して）計算する。 

 

4.4 応力の評価 

各許容応力状態における評価を表 4－5に示す。 

表 4－5より，各許容応力状態の各応力は，「4.2.2 許容応力」に示す許容応力を満足する。 

K7
 ①

 Ⅴ
-2
-3

-3
-2
-2
 R
0 

 



 

9 

 

 

 

ｄ＝ 100 １＝ 281  ２＝ 500  ｔ＝ 100 

 

 

図 3－1 スタビライザの形状・寸法・材料（単位：mm） 
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表4－2 許容応力（クラス１支持構造物） 

許容応力状態 

＊1，＊2許容限界＊1，＊2 

（ボルト等以外） 

＊1，＊2許容限界＊1，＊2 

（ボルト等） 

一次応力 一次応力 

せん断 曲げ 引張り 

ⅢＡＳ 1.5・ｆｓ 1.5・ｆｂ 1.5・ｆｔ 

ⅣＡＳ 1.5・ｆｓ  1.5・ｆｂ  1.5・ｆｔ  

注記＊1 ：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

  ＊2 ：当該の応力が生じない場合，規格基準で省略可能とされている場合及び他の応力で代表可能である場合は

評価を省略する。 
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