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１．新規制基準適用後の保守管理活動について 
 
「保安規定変更に係る基本方針」に示した内容を保安規定に反映し，以下のとおり

運用する。 
 
１．保全対象範囲の策定（第１０７条４．） 

保全対象範囲に，新規制基準を踏まえ，原子炉設置（変更）許可申請書及び設

計及び工事計画認可申請書で保管又は設置要求があり，許可又は認可を得た設備，

自主対策設備等を追加する。 
また，これらの機器については，予防保全を基本として，時間基準保全，状態

基準保全，事後保全の中から適切な保全方式を選定し，点検の方法並びにそれら

の実施頻度及び実施時期を定めた点検計画を策定のうえ，策定した点検計画に基

づき保全を実施する。 
 
２．施設管理の重要度の設定（第１０７条５．） 

組織は，４．の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上

で，構築物，系統及び機器の施設管理の重要度として点検に用いる重要度（以

下「保全重要度」という。）と設計及び工事に用いる重要度を設定する。 

（１）系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため，重大事故等対

処設備（７号炉）に該当すること及び重要度分類指針の重要度に基づき，確

率論的リスク評価から得られるリスク情報を考慮して設定する。 
（２）機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう

設定する。なお，この際，機器が故障した場合の系統機能への影響，確率論

的リスク評価から得られるリスク情報，運転経験等を考慮することができる。 
（３）構築物の保全重要度は，（１）又は（２）に基づき設定する。 
（４）設計及び工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性を確保するため，重

大事故等対処設備（７号炉）の該当有無，重要度分類指針の重要度等を組み

合わせて設定する。 
（５）次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。 

 

従前の保安規定では，「重要度分類指針の重要度に基づき，ＰＲＡから得られ

るリスク情報を考慮して設定する」としていた。新規制基準適合の保安規定では，

上記に加えて，重大事故等対処設備を保全重要度が高い設備と位置付けて保全重

要度を設定する。  
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保全対象範囲 
 

保全対象範囲は，以下の保安規定第１０７条４．に定めている。（下線：本申請

における変更対象箇所） 
第１０７条 ４．保全対象範囲の策定 
組織は，原子炉施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき対象範囲として次の

各項の設備を選定する。 
（１）重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高度な信頼性の確保

及び維持が要求される機能を有する設備 
（２）重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保及び

維持が要求される機能を有する設備 
（３）原子炉設置（変更）許可申請書及び設計及び工事計画認可申請書で保管又

は設置要求があり，許可又は認可を得た設備 
（４）自主対策設備※ １（７号炉） 
（５）炉心損傷又は格納容器機能喪失を防止するために必要な機能を有する設

備 
（６）その他自ら定める設備 

 
※１：自主対策設備とは，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則」の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況に

おいて使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事故対

応に有効な設備をいう。 

 

○ （１）（２）については，ＪＥＡＣ４２０９－２００７に基づく規定であり，

本申請において変更はない。 
○ （３）については，原子炉設置（変更）許可申請書の仕様表及び設計方針並

びに設計及び工事計画認可申請書の要目表及び基本設計方針に保管又は設

置要求のある設備を全て対象とする。 
○ （４）については，技術基準要求を全て満たすものではないが，原子炉設置

（変更）許可申請書の添付十追補に記載しており，プラントの状況によって

は事故対応に有効と考えられる設備であるため対象とする。 
○ （５）については，リスク評価を行いリスク重要度の高い設備を対象とす

る。基本的には（１）～（４）に含まれるが，今後のリスク評価により追加

となる設備も対象とする。 
○ 大規模損壊時の対応に使用する設備のうち（３）及び（４）以外の設備につ

いては，原子炉施設の安全性向上に資する設備として（６）のその他自ら定

める設備に整理する。 
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２．新規制基準関連設備・資機材の分類と保全対象の考え方について 
 
（１）保全対象設備の分類 

前出の保全対象範囲で選定された設備のうち，新規制基準関連設備は次の分

類に整理される。 
・ＳＡ設備：保全対象範囲（保安規定１０７条４．（３）に該当） 
・自主対策設備：保全対象範囲（保安規定１０７条４．（４）に該当） 
・大規模損壊設備：保全対象範囲（保安規定１０７条４．（３）に該当） 
・火災，内部溢水，自然災害等に対する設備：保全対象範囲（保安規定１０

７条４．（３）に該当） 
・その他資機材※２：保全対象範囲外（資機材として管理） 

 
 なお，その他資機材については，「原子力防災資機材等の管理に係る運用ガ

イド」に基づき管理する。 
 
※２：その他資機材とは，JEAC4209 に定める資機材の定義に当てはまるものの

内，原子炉設置（変更）許可申請書及び設計及び工事計画認可申請書で保管

又は設置要求があり，許可又は認可を得た設備から外れるものをいう。 

「JEAC4209でいう資機材とは，保全によって機能を維持又は向上させるも

のではなく，定期的な交換等を前提とする消耗品（マスク，乾電池，通信

設備の子機等），工具等をいう。」 
 
 
（２）点検計画の策定について 

・常設設備：「重要度分類・保全方式策定マニュアル」に基づき，環境に応じ

た部品レベルの劣化を考慮し，分解点検等による劣化修復を主

とした保全の内容・周期を設定する。 
・可搬設備：一般産業品を適用しているため，分解点検による劣化修復は適

さないものが多いことから，「重要度分類・保全方式策定マニュ

アル」に基づき，交換を前提とした保全を主として設定する。 
 

なお，上記は原則的な考え方であり，全ての設備に当てはまるわけでは

ない。「重要度分類・保全方式策定マニュアル」に基づき，ＳＲＣＭ（信頼

性重視保全）評価を実施し，設備個々に適切な保全を設定する。 
  

5



 
３．新規制基準関連設備・資機材配備の記載の考え方について 
 
 
（１）火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応に係る設

備・資機材配備の記載の考え方について 

 

火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応における

設備・資機材は以下のとおり配備する。（火災，内部溢水，火山影響等，そ

の他自然災害及び有毒ガス対応に必要な設備・資機材一覧表（案）参照） 

 

【設備・資機材リスト項目の凡例】 
項 目 記載の考え方 

条文 対応する保安規定条文番号を記載する。 

項目 対象となる事象の名称を記載する。 
設備・資機材名称 設備・資機材の名称。 

・同じ名称の資機材であっても保管場所，所管箇所が違う場合は，
区別する。 

数量 設備・資機材の配備数を記載する。 
設置場所 設備・資機材の設置場所を記載する。 
所管箇所 設備・資機材の設備所管（グループ）を記載する。 
保全対象範囲 保全対象範囲に「○」を記載する。 
点検及び試験の項目 点検及び試験の項目を記載する。 

主な点検及び試験の項目 
・機器点検：消防法で定義される点検 
 （外観又は簡易な操作による確認をする点検） 
・総合点検：消防法で定義される点検 
 （実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検） 
・法定点検（車両）：道路運送車両法で定義される点検 
・分解点検：JEAG4210で定義される点検・試験 
・開放点検：JEAG4210で定義される点検・試験 
・外観点検：JEAG4210で定義される点検・試験 
・機能・性能試験：JEAG4210で定義される点検・試験 
・特性試験：JEAG4210で定義される点検・試験 

頻度 点検及び試験の頻度を記載する。 
・Ｃ（サイクル管理）：保全サイクルで管理 
・Ｍ（暦月管理）：暦月で管理 
・Ｙ（暦年管理）：暦年で管理 
・ＦＹ（年度管理）：年度で管理 
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リ

ア

電
気

機
器

○
機

器
点

検
総

合
点

検
６

Ｍ
１

Ｙ

光
フ

ァ
イ

バ
ケ

ー
ブ

ル
式

熱
感

知
器

一
式

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

設
置

エ
リ

ア
電

気
機

器
○

機
器

点
検

総
合

点
検

６
Ｍ

１
Ｙ

熱
感

知
カ

メ
ラ

一
式

屋
外

Ｓ
Ａ

設
備

設
置

エ
リ

ア
防

災
安

全
○

機
器

点
検

総
合

点
検

６
Ｍ

１
Ｙ

水
素

濃
度

検
出

器
7

原
子

炉
建

屋
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
計

測
制

御
○

特
性

試
験

１
３

Ｍ

消
火

栓
（
屋

外
消

火
栓

，
屋

内
消

火
栓

）
屋

内
1
5
5

屋
外

5
屋

外
Ｓ

Ａ
設

備
設

置
エ

リ
ア

建
築

○
機

器
点

検
総

合
点

検
６

Ｍ
１

Ｙ
消

火
器

1
9
4

－
原

子
炉

○
機

器
点

検
総

合
点

検
６

Ｍ
１

Ｙ

消
火

器
6
3

重
要

設
備

近
傍

建
築

○
機

器
点

検
総

合
点

検
６

Ｍ
１

Ｙ

蓄
電

池
を

内
蔵

す
る

照
明

一
式

－
防

災
安

全
－

－
－

高
感

度
煙

検
出

設
備

一
式

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

計
測

制
御

○
機

器
点

検
総

合
点

検
６

Ｍ
１

Ｙ
中

操
床

下
フ

リ
ー

ア
ク

セ
ス

フ
ロ

ア
分

離
板

一
式

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

０
Ｙ

煙
等

流
入

防
止

装
置

一
式

－
原

子
炉

タ
ー

ビ
ン

○
分

解
点

検
１

３
Ｍ

～
１

３
０

Ｍ

排
煙

設
備

1
4

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
機

器
点

検
総

合
点

検
６

Ｍ
１

Ｙ
ろ

過
水

タ
ン

ク
2

給
水

建
屋

脇
環

境
施

設
○

開
放

点
検

１
３

１
Ｍ

電
動

機
駆

動
消

火
ポ

ン
プ

1
給

水
建

屋
タ

ー
ビ

ン
○

分
解

点
検

６
Ｆ

Ｙ
デ

ィ
ー

ゼ
ル

駆
動

消
火

ポ
ン

プ
2

大
湊

側
D

/
D

ポ
ン

プ
建

屋
タ

ー
ビ

ン
○

分
解

点
検

５
Ｆ

Ｙ

デ
ィ

ー
ゼ

ル
駆

動
消

火
ポ

ン
プ

用
燃

料
タ

ン
ク

2
大

湊
側

D
/
D

ポ
ン

プ
建

屋
タ

ー
ビ

ン
○

開
放

点
検

２
Ｙ

１
７

条
火

災

2
 /

 1
7
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火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

消
火

系
　

デ
ィ

ー
ゼ

ル
駆

動
消

火
ポ

ン
プ

用
燃

料
タ

ン
ク

～
デ

ィ
ー

ゼ
ル

駆
動

消
火

ポ
ン

プ
一

式
大

湊
側

D
/
D

ポ
ン

プ
建

屋
タ

ー
ビ

ン
○

外
観

点
検

１
０

Ｙ

消
火

系
　

デ
ィ

ー
ゼ

ル
駆

動
消

火
ポ

ン
プ

～
デ

ィ
ー

ゼ
ル

駆
動

消
火

ポ
ン

プ
用

燃
料

タ
ン

ク
一

式
大

湊
側

D
/
D

ポ
ン

プ
建

屋
タ

ー
ビ

ン
○

外
観

点
検

１
０

Ｙ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

設
備

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
防

護
板

2
軽

油
タ

ン
ク

エ
リ

ア
土

木
○

外
観

点
検

１
０

Ｙ

消
防

署
直

通
電

話
6

中
央

制
御

室
当

直
長

席
総

務
－

－
－

化
学

消
防

自
動

車
（
A

-
Ⅱ

級
）

2
自

衛
消

防
隊

建
屋

防
災

安
全

○
法

定
点

検
（
車

両
）

３
Ｍ

，
６

Ｍ
，

１
２

Ｍ
６

Ｍ
合

成
界

面
活

性
剤

泡
消

火
薬

剤
2
5
0
0
L

自
衛

消
防

隊
建

屋
防

災
安

全
－

－
－

薬
剤

備
蓄

車
1

自
衛

消
防

隊
建

屋
防

災
安

全
○

法
定

点
検

（
車

両
）

６
Ｍ

水
槽

付
消

防
ポ

ン
プ

自
動

車
（
A

-
Ⅱ

級
）

1
自

衛
消

防
隊

建
屋

防
災

安
全

○
法

定
点

検
（
車

両
）

３
Ｍ

，
６

Ｍ
，

１
２

Ｍ
６

Ｍ
サ

ー
モ

グ
ラ

フ
ィ

カ
メ

ラ
1

中
央

制
御

室
発

電
－

－
－

資
機

材
搬

送
車

1
発

電
所

構
内

防
災

安
全

－
－

－

耐
熱

服
一

式
7

自
衛

消
防

隊
建

屋
防

災
安

全
－

－
－

防
火

服
一

式
1
1

自
衛

消
防

隊
建

屋
防

災
安

全
－

－
－

防
火

服
一

式
2
6

各
中

央
制

御
室

ロ
ッ

カ
ー

室
他

防
災

安
全

－
－

－

初
期

消
火

要
員

Ｐ
Ｈ

Ｓ
6

当
直

員
各

自
総

務
－

－
－

携
帯

無
線

機
6

自
衛

消
防

隊
建

屋
防

災
安

全
－

－
－

１
７

条
火

災

3
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9



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
下

2
階

北
西

階
段

室
　

水
密

扉
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

タ
ー

ビ
ン

補
機

冷
却

水
系

熱
交

換
器

・
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
1

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

タ
ー

ビ
ン

補
機

冷
却

水
系

熱
交

換
器

・
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
2

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

タ
ー

ビ
ン

補
機

冷
却

水
系

熱
交

換
器

・
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
3

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

建
屋

間
連

絡
水

密
扉

（
タ

ー
ビ

ン
建

屋
地

下
2
階

～
配

管
ト

レ
ン

チ
）

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
（
C

系
）
熱

交
換

器
・
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

循
環

水
配

管
，

電
解

鉄
イ

オ
ン

供
給

装
置

室
　

水
密

扉
1

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

循
環

水
配

管
，

電
解

鉄
イ

オ
ン

供
給

装
置

室
　

水
密

扉
2

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
下

中
2
階

南
西

階
段

室
　

水
密

扉
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
下

中
2
階

北
西

階
段

室
　

水
密

扉
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

計
装

用
圧

縮
空

気
系

・
所

内
用

圧
縮

空
気

系
空

気
圧

縮
機

室
水

密
扉

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

循
環

水
配

管
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
室

　
水

密
扉

1
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

循
環

水
配

管
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
室

　
水

密
扉

2
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
下

1
階

南
西

階
段

室
　

水
密

扉
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
下

1
階

北
階

段
室

　
水

密
扉

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
下

1
階

北
西

階
段

室
　

水
密

扉
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

建
屋

間
連

絡
水

密
扉

（
原

子
炉

建
屋

地
下

1
階

～
タ

ー
ビ

ン
建

屋
地

下
1
階

）
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
（
B

系
）
熱

交
換

器
・
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
系

（
C

系
）
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
1

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
系

（
C

系
）
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
2

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
（
A

系
）
熱

交
換

器
・
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
2

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

1
階

北
西

階
段

室
　

水
密

扉
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

建
屋

間
連

絡
水

密
扉

（
タ

ー
ビ

ン
建

屋
地

上
1
階

～
廃

棄
物

処
理

建
屋

地
上

1
階

）
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

内
部

溢
水

１
７

条
の

２
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火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

建
屋

間
連

絡
水

密
扉

（
原

子
炉

建
屋

地
上

1
階

～
タ

ー
ビ

ン
建

屋
地

上
1
階

）
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

非
常

用
電

気
品

室
（
A

系
）
　

水
密

扉
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
ポ

ン
プ

・
タ

ー
ビ

ン
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

高
圧

炉
心

注
水

系
(B

)ポ
ン

プ
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

高
圧

炉
心

注
水

系
(C

)ポ
ン

プ
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

残
留

熱
除

去
系

(A
)ポ

ン
プ

・
熱

交
換

器
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

残
留

熱
除

去
系

(B
)ポ

ン
プ

・
熱

交
換

器
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

残
留

熱
除

去
系

(C
)ポ

ン
プ

・
熱

交
換

器
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

水
圧

制
御

ユ
ニ

ッ
ト

室
，

計
装

ラ
ッ

ク
，

制
御

棒
駆

動
機

構
マ

ス
タ

ー
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
室

　
水

密
扉

1
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

水
圧

制
御

ユ
ニ

ッ
ト

室
，

計
装

ラ
ッ

ク
，

制
御

棒
駆

動
機

構
マ

ス
タ

ー
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
室

　
水

密
扉

2
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

水
圧

制
御

ユ
ニ

ッ
ト

室
，

計
装

ラ
ッ

ク
室

　
水

密
扉

1
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

水
圧

制
御

ユ
ニ

ッ
ト

室
，

計
装

ラ
ッ

ク
室

　
水

密
扉

2
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

炉
心

流
量

（
D

IV
-
Ⅰ

）
計

装
ラ

ッ
ク

，
感

震
器

(A
)室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

炉
心

流
量

（
D

IV
-
Ⅱ

）
計

装
ラ

ッ
ク

，
感

震
器

(B
)室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

炉
心

流
量

（
D

IV
-
Ⅲ

）
計

装
ラ

ッ
ク

，
感

震
器

(C
)，

制
御

棒
駆

動
機

構
マ

ス
タ

ー
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

炉
心

流
量

（
D

IV
-
Ⅳ

）
計

装
ラ

ッ
ク

，
感

震
器

(D
)室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

高
圧

代
替

注
水

系
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

残
留

熱
除

去
系

(A
)ポ

ン
プ

ハ
ッ

チ
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

A
系

非
常

用
電

気
品

室
　

水
密

扉
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

B
系

非
常

用
電

気
品

室
　

水
密

扉
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

C
系

非
常

用
電

気
品

室
　

水
密

扉
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

多
重

伝
送

盤
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
盤

室
　

水
密

扉
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

内
部

溢
水

１
７

条
の

２

5
 /

 1
7

11



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

原
子

炉
建

屋
地

上
1
階

北
階

段
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
(A

)室
　

水
密

扉
1

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
(A

)室
　

水
密

扉
2

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
(B

)室
　

水
密

扉
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
(C

)室
　

水
密

扉
1

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
(C

)室
　

水
密

扉
2

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

可
燃

性
ガ

ス
濃

度
制

御
系

再
結

合
装

置
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

原
子

炉
建

屋
北

搬
出

入
口

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

大
物

搬
出

入
口

建
屋

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化
系

弁
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
4
階

ト
レ

イ
室

　
水

密
扉

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

7
号

機
換

気
空

調
補

機
非

常
用

冷
却

水
ポ

ン
プ

・
冷

凍
機

(B
)(

D
)

室
　

水
密

扉
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

7
号

機
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(A
)送

風
機

室
　

水
密

扉
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

7
号

機
区

分
Ⅰ

計
測

制
御

用
電

源
盤

室
　

水
密

扉
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

建
屋

間
連

絡
水

密
扉

（
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

～
サ

ー
ビ

ス
建

屋
地

下
1
階

）
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

7
号

機
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

水
密

扉
1

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

7
号

機
中

央
制

御
室

再
循

環
フ

ィ
ル

タ
装

置
室

　
水

密
扉

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
大

物
搬

出
入

口
　

水
密

扉
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

7
号

機
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(B
)送

・
排

風
機

室
　

水
密

扉
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

建
屋

間
連

絡
水

密
扉

（
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
2
階

～
廃

棄
物

処
理

建
屋

地
下

3
階

）
1

1
廃

棄
物

処
理

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

建
屋

間
連

絡
水

密
扉

（
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
2
階

～
廃

棄
物

処
理

建
屋

地
下

3
階

）
2

1
廃

棄
物

処
理

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

建
屋

間
連

絡
水

密
扉

（
廃

棄
物

処
理

建
屋

地
下

2
階

～
配

管
ト

レ
ン

チ
）

1
廃

棄
物

処
理

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

建
屋

間
連

絡
水

密
扉

（
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

～
廃

棄
物

処
理

建
屋

地
下

1
階

）
1

廃
棄

物
処

理
建

屋
建

築
○

機
能

・
性

能
試

験
１

Y

内
部

溢
水

１
７

条
の

２

6
 /
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7

12



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
（
A

系
）
熱

交
換

器
・
ポ

ン
プ

室
　

水
密

扉
1

1
廃

棄
物

処
理

建
屋

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

（
A

系
）
　

水
密

扉
1

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

土
木

○
機

能
・
性

能
試

験
２

Ｙ

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

（
B

系
）
　

水
密

扉
1

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

土
木

○
機

能
・
性

能
試

験
２

Ｙ

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

（
C

系
）
　

水
密

扉
1

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

土
木

○
機

能
・
性

能
試

験
２

Ｙ

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
エ

リ
ア

　
水

密
扉

1
フ

ィ
ル

タ
ベ

ン
ト

廻
り

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Y

床
ド

レ
ン

ラ
イ

ン
一

式
原

子
炉

建
屋

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

原
子

炉
○

通
水

確
認

１
Ｃ

7
号

機
地

下
水

排
水

設
備

一
式

屋
外

建
築

○
機

能
・
性

能
試

験
１

Ｙ

保
護

カ
バ

ー
(蒸

気
防

護
カ

バ
ー

）
2

タ
ー

ビ
ン

建
屋

計
測

制
御

○
外

観
点

検
１

Ｃ

循
環

水
系

隔
離

シ
ス

テ
ム

一
式

タ
ー

ビ
ン

建
屋

計
測

制
御

○
特

性
試

験
１

３
Ｍ

タ
ー

ビ
ン

補
機

冷
却

海
水

系
隔

離
シ

ス
テ

ム
一

式
タ

ー
ビ

ン
建

屋
計

測
制

御
○

特
性

試
験

１
３

Ｍ

燃
料

取
替

床
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ

ネ
ル

4
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
２

Ｙ

主
蒸

気
系

ト
ン

ネ
ル

室
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ

ネ
ル

一
式

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

２
Ｙ

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
4
-
T
B

T
C

）
　

水
密

扉
付

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
7
-
T
B

T
C

）
　

水
密

扉
付

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
4
階

（
R

5
R

6
-
R

F
R

G
）
　

水
密

扉
付

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
下

1
階

（
T
7
T
8
-
T
B

T
C

）
原

子
炉

補
機

冷
却

系
（
A

系
）
熱

交
換

器
・
ポ

ン
プ

室
　

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

タ
ー

ビ
ン

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
下

1
階

（
T
7
T
8
-
T
C

T
D

）
原

子
炉

補
機

冷
却

系
（
A

系
）
熱

交
換

器
・
ポ

ン
プ

室
　

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

タ
ー

ビ
ン

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
1
T
2
-
T
A

T
B

）
大

物
搬

出
入

口
　

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
2
T
3
-
T
A

T
B

）
レ

イ
ダ

ウ
ン

ス
ペ

ー
ス

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
2
T
3
-
T
B

T
C

）
海

水
熱

交
換

器
区

域
給

気
エ

ア
フ

ィ
ル

タ
室

　
止

水
堰

1
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
2
T
3
-
T
B

T
C

）
海

水
熱

交
換

器
区

域
給

気
エ

ア
フ

ィ
ル

タ
室

　
止

水
堰

2
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
2
T
3
-
T
B

T
C

）
海

水
熱

交
換

器
区

域
冷

却
加

熱
コ

イ
ル

室
　

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
3
T
4
-
T
A

T
B

）
レ

イ
ダ

ウ
ン

ス
ペ

ー
ス

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

１
７

条
の

２
内

部
溢

水

7
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7
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火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
3
T
4
-
T
C

T
D

）
南

階
段

室
　

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
7
T
8
-
T
A

T
B

）
レ

イ
ダ

ウ
ン

ス
ペ

ー
ス

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
7
T
9
-
T
A

T
B

）
レ

イ
ダ

ウ
ン

ス
ペ

ー
ス

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
8
T
9
-
T
A

T
B

）
北

階
段

室
　

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
8
T
9
-
T
B

T
C

）
レ

イ
ダ

ウ
ン

ス
ペ

ー
ス

止
水

堰
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
1
T
2
-
T
C

T
D

）
南

西
階

段
室

　
止

水
堰

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

1
階

（
T
2
T
3
-
T
C

T
D

）
南

西
階

段
室

　
止

水
堰

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

2
階

（
T
7
T
8
-
T
D

T
E
）
北

西
階

段
室

　
止

水
堰

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

タ
ー

ビ
ン

建
屋

地
上

2
階

（
T
2
T
3
-
T
C

T
D

）
南

西
階

段
室

　
止

水
堰

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

下
2
階

（
R

1
R

2
-
R

D
R

E
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

下
2
階

（
R

2
R

3
-
R

E
R

F
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

下
2
階

（
R

3
R

4
-
R

E
R

F
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

下
2
階

（
R

4
R

5
-
R

E
R

F
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

下
2
階

（
R

5
R

6
-
R

E
R

F
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

下
2
階

（
R

6
R

7
-
R

D
R

E
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

下
1
階

（
R

1
R

2
-
R

C
R

D
）
原

子
炉

系
（
D

IV
-
Ⅳ

）
計

装
ラ

ッ
ク

室
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

下
1
階

（
R

1
R

2
-
R

D
R

E
）
原

子
炉

系
（
D

IV
-
Ⅱ

）
計

装
ラ

ッ
ク

室
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

下
1
階

（
R

6
R

7
-
R

B
R

C
）
残

留
熱

除
去

系
(A

)配
管

室
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

下
1
階

（
R

6
R

7
-
R

C
R

D
）
原

子
炉

系
（
D

IV
-
Ⅰ

）
計

装
ラ

ッ
ク

室
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

下
1
階

（
R

6
R

7
-
R

D
R

E
）
原

子
炉

系
（
D

IV
-
Ⅲ

）
計

装
ラ

ッ
ク

室
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

下
中

1
階

（
R

5
R

6
-
R

B
R

C
）
残

留
熱

除
去

系
(A

)
配

管
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
1
階

（
R

1
R

2
-
R

A
R

B
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
電

気
機

器
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
1
階

（
R

1
R

2
-
R

B
R

C
）
ほ

う
酸

水
注

入
系

ペ
ネ

，
電

気
ペ

ネ
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

１
７

条
の

２
内

部
溢

水

8
 /

 1
7

14



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

原
子

炉
建

屋
地

上
1
階

（
R

3
R

4
-
R

F
R

G
）
電

気
ペ

ネ
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
1
階

（
R

4
R

5
-
R

F
R

G
）
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系
再

結
合

装
置

室
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

上
1
階

（
R

5
R

6
-
R

A
R

B
）
通

路
　

止
水

堰
1

1
原

子
炉

建
屋

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
1
階

（
R

5
R

6
-
R

A
R

B
）
通

路
　

止
水

堰
2

1
原

子
炉

建
屋

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
1
階

（
R

5
R

6
-
R

B
R

C
）
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

・
不

活
性

ガ
ス

系
・
電

気
ペ

ネ
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
1
階

（
R

5
R

6
-
R

F
R

G
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
電

気
機

器
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
2
階

（
R

2
R

3
-
R

F
R

G
）
通

路
　

止
水

堰
1

1
原

子
炉

建
屋

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
2
階

（
R

2
R

3
-
R

F
R

G
）
通

路
　

止
水

堰
2

1
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
2
階

（
R

5
R

6
-
R

A
R

B
）
主

蒸
気

系
ト

ン
ネ

ル
室

，
配

管
ペ

ネ
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
2
階

（
R

5
R

6
-
R

A
R

B
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

上
2
階

（
R

5
R

6
-
R

C
R

D
）
電

気
ペ

ネ
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
2
階

（
R

6
R

7
-
R

B
R

C
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
2
階

（
R

6
R

7
-
R

E
R

F
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
電

気
機

器
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
2
階

（
R

2
R

3
-
R

A
R

B
）
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化

系
熱

交
換

器
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
2
階

（
R

5
R

6
-
R

C
R

D
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
3
階

（
R

2
R

3
-
R

B
R

C
）
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
3
階

（
R

2
R

3
-
R

C
R

D
）
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
3
階

（
R

3
R

4
-
R

A
R

B
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
3
階

（
R

4
R

5
-
R

A
R

B
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
3
階

（
R

5
R

6
-
R

B
R

C
）
主

蒸
気

隔
離

弁
・
逃

が
し

安
全

弁
ラ

ッ
ピ

ン
グ

室
　

止
水

堰
1

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
3
階

（
R

5
R

6
-
R

E
R

F
）
主

蒸
気

隔
離

弁
・
逃

が
し

安
全

弁
ラ

ッ
ピ

ン
グ

室
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

上
3
階

（
R

2
R

3
-
R

A
R

B
）
通

路
　

止
水

堰
1

原
子

炉
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

原
子

炉
建

屋
地

上
3
階

（
R

6
R

7
-
R

E
R

F
）
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

(C
)補

機
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

１
７

条
の

２
内

部
溢

水

9
 /

 1
7

15



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

原
子

炉
建

屋
地

上
中

3
階

（
R

6
R

7
-
R

C
R

D
）
北

側
改

良
型

制
御

棒
駆

動
機

構
制

御
盤

室
　

止
水

堰
1

1
原

子
炉

建
屋

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
中

3
階

（
R

6
R

7
-
R

C
R

D
）
北

側
改

良
型

制
御

棒
駆

動
機

構
制

御
盤

室
　

止
水

堰
2

1
原

子
炉

建
屋

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
4
階

（
R

2
R

3
-
R

A
R

B
）
オ

ペ
レ

ー
テ

ィ
ン

グ
フ

ロ
ア

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
4
階

（
R

2
R

3
-
R

D
R

E
）
オ

ペ
レ

ー
テ

ィ
ン

グ
フ

ロ
ア

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
4
階

（
R

2
R

3
-
R

F
R

G
）
オ

ペ
レ

ー
テ

ィ
ン

グ
フ

ロ
ア

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
4
階

（
R

6
R

7
-
R

F
R

G
）
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

(C
)区

域
排

風
機

室
，

給
気

ル
ー

バ
室

　
止

水
堰

1
原

子
炉

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

原
子

炉
建

屋
地

上
4
階

（
R

6
R

7
-
R

E
R

F
）
通

路
　

止
水

堰
1

1
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
4
階

（
R

6
R

7
-
R

E
R

F
）
通

路
　

止
水

堰
2

1
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

原
子

炉
建

屋
地

上
4
階

（
R

6
R

7
-
R

E
R

F
）
通

路
　

止
水

堰
3

1
原

子
炉

建
屋

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
2
階

（
C

1
C

2
-
C

C
C

D
）
常

用
電

気
品

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
中

2
階

（
C

1
C

2
-
C

A
C

B
）
常

用
電

気
品

区
域

送
・
排

風
機

室
　

止
水

堰
1

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
中

2
階

（
C

1
C

2
-
C

B
C

C
）
常

用
電

気
品

区
域

送
・
排

風
機

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
中

2
階

（
C

2
C

3
-
C

A
C

B
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(A
)送

風
機

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
中

2
階

（
C

2
C

3
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(A
)送

風
機

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

1
C

2
-
C

A
C

B
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
1

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
電

気
機

器
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

1
C

2
-
C

A
C

B
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
2

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

1
C

2
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
1

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

1
C

2
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
2

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
電

気
機

器
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

1
C

2
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
3

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

2
C

3
-
C

A
C

B
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

2
C

3
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
1

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

2
C

3
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
2

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

2
C

3
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(C
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
3

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

１
７

条
の

２
内

部
溢

水

1
0
 /

 1
7

16



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

2
C

3
-
C

C
C

D
）
区

分
Ⅰ

計
測

制
御

用
電

源
盤

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

2
C

3
-
C

D
C

E
）
区

分
Ⅳ

計
測

制
御

用
電

源
盤

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

2
C

3
-
C

E
C

F
）
区

分
Ⅱ

計
測

制
御

用
電

源
盤

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

下
1
階

（
C

2
C

3
-
C

F
C

G
）
区

分
Ⅲ

計
測

制
御

用
電

源
盤

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

上
1
階

（
C

1
C

2
-
C

A
C

B
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(B
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

上
1
階

（
C

1
C

2
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(B
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
1

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

上
1
階

（
C

1
C

2
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(B
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
2

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
電

気
機

器
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

上
1
階

（
C

1
C

2
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(B
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
3

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
電

気
機

器
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

上
1
階

（
C

1
C

2
-
C

B
C

C
）
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

(B
)送

・
排

風
機

室
　

止
水

堰
4

1
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

7
号

機
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
地

上
1
階

脇
ト

レ
ン

チ
（
C

1
-
C

A
C

B
）

止
水

堰
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

止
水

ダ
ン

パ
（
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

）
1

－
原

子
炉

タ
ー

ビ
ン

○
機

能
・
性

能
試

験
分

解
点

検
１

Ｃ
１

３
０

Ｍ
止

水
ダ

ン
パ

（
ジ

ャ
バ

ッ
Ｓ

ｈ
ｕ

ｔ）
一

式
－

原
子

炉
○

機
能

・
性

能
試

験
分

解
点

検
１

Ｃ
６

５
Ｍ

浸
水

防
止

ダ
ク

ト
1

－
タ

ー
ビ

ン
○

外
観

点
検

１
０

Ｃ

空
調

ダ
ク

ト
（
水

密
ダ

ク
ト

）
一

式
－

タ
ー

ビ
ン

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

胴
付

長
靴

2
中

央
制

御
室

放
射

線
安

全
－

－
－

１
７

条
の

２
内

部
溢

水

1
1
 /

 1
7

17



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

設
備

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
防

護
板

2
軽

油
タ

ン
ク

エ
リ

ア
土

木
○

外
観

点
検

１
０

Ｙ

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

設
備

燃
料

移
送

配
管

防
護

板
4

軽
油

タ
ン

ク
エ

リ
ア

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
２

０
Ｍ

改
良

型
フ

ィ
ル

タ
8
8

Ｄ
／

Ｇ
排

気
管

室
原

子
炉

－
－

－

マ
ス

ク
4
5
0
0

緊
急

時
対

策
所

総
務

－
－

－

ゴ
ー

グ
ル

1
0
0
0

緊
急

時
対

策
所

総
務

－
－

－

長
靴

1
0
0

サ
ー

ビ
ス

建
屋

事
務

本
館

緊
急

時
対

策
所

（
5
号

機
原

子
炉

建
屋

）

総
務

－

－
－

手
袋

2
0
0
0

緊
急

時
対

策
所

総
務

－
－

－

角
シ

ャ
ベ

ル
1
0
4

自
主

保
安

倉
庫

荒
浜

側
高

台
大

湊
側

高
台

サ
ー

ビ
ス

建
屋

事
務

本
館

総
務

－

－
－

一
輪

車
2

自
主

保
安

倉
庫

総
務

－
－

－

ホ
ー

ス
3

自
主

保
安

倉
庫

総
務

－
－

－

フ
レ

コ
ン

パ
ッ

ク
3
6
4
0

自
主

保
安

倉
庫

総
務

－
－

－

１
７

条
の

３
火

山

1
2
 /

 1
7

18



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

地
震

－
－

－
－

－
－

－

タ
ー

ビ
ン

補
機

冷
却

用
海

水
取

水
槽

　
閉

止
板

1
タ

ー
ビ

ン
建

屋
建

築
○

外
観

点
検

１
Y

補
機

冷
却

用
海

水
取

水
槽

(A
)　

閉
止

板
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

補
機

冷
却

用
海

水
取

水
槽

(B
)　

閉
止

板
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

補
機

冷
却

用
海

水
取

水
槽

(C
)　

閉
止

板
1

タ
ー

ビ
ン

建
屋

建
築

○
外

観
点

検
１

Y

海
水

貯
留

堰
1

7
号

取
水

口
土

木
○

外
観

点
検

１
Ｆ

Ｙ

海
水

貯
留

堰
1

6
号

取
水

口
土

木
○

外
観

点
検

１
Ｆ

Ｙ

配
管

貫
通

部
（
常

温
ラ

バ
ー

ブ
ー

ツ
構

造
）

一
式

○
分

解
点

検
６

５
Ｍ

配
管

貫
通

部
（
高

温
ラ

バ
ー

ブ
ー

ツ
構

造
（
六

菱
ゴ

ム
製

）
）

一
式

○
分

解
点

検
２

６
Ｍ

配
管

貫
通

部
（
高

温
ラ

バ
ー

ブ
ー

ツ
構

造
（
ニ

チ
ア

ス
製

）
）

一
式

○
分

解
点

検
６

５
Ｍ

配
管

貫
通

部
（
シ

リ
コ

ン
充

填
構

造
）

一
式

○
外

観
点

検
分

解
点

検
５

Ｃ
２

４
０

Ｍ
配

管
貫

通
部

（
モ

ル
タ

ル
充

填
構

造
）

一
式

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

配
管

貫
通

部
（
閉

止
構

造
（
鉄

板
）
）

一
式

○
外

観
点

検
１

０
Ｃ

遮
煙

機
能

付
逆

流
防

止
弁

（
フ

ァ
ン

ネ
ル

治
具

）
一

式
○

分
解

点
検

１
３

Ｍ
～

１
３

０
Ｍ

フ
ロ

ー
ト

式
逆

流
防

止
弁

（
フ

ァ
ン

ネ
ル

治
具

）
一

式
○

分
解

点
検

１
３

Ｍ
～

１
３

０
Ｍ

閉
止

キ
ャ

ッ
プ

（
フ

ァ
ン

ネ
ル

治
具

）
一

式
○

分
解

点
検

１
３

０
Ｍ

取
水

槽
水

位
計

3
タ

ー
ビ

ン
建

屋
計

測
制

御
○

特
性

試
験

１
３

Ｍ

津
波

監
視

カ
メ

ラ
2

排
気

筒
計

測
制

御
○

機
能

・
性

能
試

験
１

３
Ｍ

屋
外

原
子

炉
建

屋
タ

ー
ビ

ン
建

屋
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
廃

棄
物

処
理

建
屋

原
子

炉
タ

ー
ビ

ン
環

境
施

設

原
子

炉
建

屋
タ

ー
ビ

ン
建

屋
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
廃

棄
物

処
理

建
屋

原
子

炉
タ

ー
ビ

ン
環

境
施

設

１
７

条
の

４
そ

の
他

自
然

災
害

津
波

1
3
 /

 1
7

19



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

竜
巻

防
護

ネ
ッ

ト
（
建

屋
開

口
部

竜
巻

防
護

ネ
ッ

ト
）

9
原

子
炉

建
屋

（
屋

外
開

口
部

/
屋

内
開

口
部

）

原
子

炉

○

外
観

点
検

１
２

０
Ｍ

竜
巻

防
護

フ
ー

ド
（
建

屋
開

口
部

竜
巻

防
護

鋼
製

フ
ー

ド
）

4
原

子
炉

建
屋

外
壁

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
２

０
Ｍ

竜
巻

防
護

フ
ー

ド
（
建

屋
開

口
部

竜
巻

防
護

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
フ

ー
ド

）
1

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

外
壁

建
築

○
外

観
点

検
２

Ｙ

竜
巻

防
護

扉
2
1

原
子

炉
建

屋
タ

ー
ビ

ン
建

屋
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋

建
築

○

外
観

点
検

２
Ｙ

竜
巻

防
護

鋼
板

（
換

気
空

調
系

ダ
ク

ト
防

護
壁

）
4

原
子

炉
建

屋
内

タ
ー

ビ
ン

建
屋

内
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
屋

上
ペ

ン
ト

ハ
ウ

ス
内

原
子

炉
タ

ー
ビ

ン
○

外
観

点
検

１
２

０
Ｍ

竜
巻

防
護

鋼
板

（
原

子
炉

補
機

冷
却

海
水

系
配

管
防

護
壁

）
2

タ
ー

ビ
ン

建
屋

内
　

Ｈ
ｘ

エ
リ

ア
１

Ｆ
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

２
０

Ｍ

竜
巻

防
護

鋼
板

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
設

備
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

防
護

板
）

2
軽

油
タ

ン
ク

エ
リ

ア
土

木
○

外
観

点
検

１
０

Ｙ

竜
巻

防
護

鋼
板

（
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
設

備
燃

料
移

送
配

管
防

護
板

）
4

軽
油

タ
ン

ク
エ

リ
ア

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
２

０
Ｍ

資
機

材
車

固
縛

装
置

7
2
個

5
号

機
東

側
第

二
保

管
場

所
保

全
総

括
－

－
－

仮
設

物
固

縛
用

資
機

材
仮

設
物

に
よ

る
管

理
範

囲
内

保
全

総
括

－
－

－

酸
素

呼
吸

器
1
8

中
央

制
御

室
サ

ー
ビ

ス
建

屋
放

射
線

安
全

－
－

－

酸
素

呼
吸

器
4

緊
急

時
対

策
所

放
射

線
安

全
－

－
－

酸
素

ボ
ン

ベ
1
8

サ
ー

ビ
ス

建
屋

放
射

線
安

全
－

－
－

酸
素

ボ
ン

ベ
4

緊
急

時
対

策
所

放
射

線
安

全
－

－
－

１
７

条
の

５
有

毒
ガ

ス

竜
巻

１
７

条
の

４
そ

の
他

自
然

災
害

1
4
 /

 1
7

20



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

安
全

避
難

通
路

安
全

避
難

通
路

一
式

－
建

築
○

巡
視

点
検

３
Ｍ

非
常

灯
一

式
－

電
気

機
器

○
機

器
点

検
総

合
点

検
６

Ｍ
１

Ｙ
誘

導
灯

1
0
8
9

－
建

築
○

機
器

点
検

総
合

点
検

６
Ｍ

１
Ｙ

非
常

用
照

明
一

式
－

電
気

機
器

○
機

器
点

検
総

合
点

検
６

Ｍ
１

Ｙ
直

流
非

常
灯

一
式

－
電

気
機

器
○

機
器

点
検

総
合

点
検

６
Ｍ

１
Ｙ

蓄
電

池
内

蔵
型

照
明

7
－

電
気

機
器

防
災

安
全

－
－

－

乾
電

池
内

蔵
型

照
明

（
ヘ

ッ
ド

ラ
イ

ト
）

1
0

－
防

災
安

全
－

－
－

乾
電

池
内

蔵
型

照
明

（
ヘ

ッ
ド

ラ
イ

ト
）

1
0

中
央

制
御

室
発

電
－

－
－

可
搬

型
照

明
※

第
１

７
条

の
７

及
び

第
１

７
条

の
８

で
兼

ね
る

可
搬

型
蓄

電
池

内
蔵

型
照

明
一

式
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
電

気
機

器

○

機
能

・
性

能
試

験
１

２
Ｍ

警
報

装
置

送
受

話
器

（
ペ

ー
ジ

ン
グ

）
（
警

報
装

置
）

ハ
ン

ド
セ

ッ
ト

2
5
9

ス
ピ

ー
カ

6
7
1

中
央

制
御

室
原

子
炉

建
屋

タ
ー

ビ
ン

建
屋

緊
急

時
対

策
所

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

廃
棄

物
処

理
建

屋
サ

ー
ビ

ス
建

屋
屋

外

電
気

機
器

○

機
能

・
性

能
試

験
１

Ｙ

避
難

用
及

び
事

故
対

策
用

照
明

１
７

条
の

６
資

機
材

1
5
 /

 1
7

21



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

緊
急

時
対

策
所

機
能

一
式

緊
急

時
対

策
所

電
子

通
信

○
外

観
点

検
２

Ｙ

送
受

話
器

（
ペ

ー
ジ

ン
グ

）
ハ

ン
ド

セ
ッ

ト
2
5
9

ス
ピ

ー
カ

6
7
1

中
央

制
御

室
原

子
炉

建
屋

タ
ー

ビ
ン

建
屋

緊
急

時
対

策
所

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

廃
棄

物
処

理
建

屋
サ

ー
ビ

ス
建

屋
屋

外

電
気

機
器

○

機
能

・
性

能
試

験
１

Ｙ

衛
星

電
話

設
備

（
常

設
）

6
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

無
線

連
絡

設
備

（
常

設
）

5
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
建

屋
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

携
帯

型
音

声
呼

出
電

話
設

備
（
携

帯
型

音
声

呼
出

電
話

機
）

3
中

央
制

御
室

発
電

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

携
帯

型
音

声
呼

出
電

話
設

備
（
携

帯
型

音
声

呼
出

電
話

機
）

2
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ

衛
星

電
話

設
備

（
可

搬
型

）
4

緊
急

時
対

策
所

電
子

通
信

○
外

観
点

検
機

能
確

認
６

Ｍ

無
線

連
絡

設
備

（
可

搬
型

）
2
9

緊
急

時
対

策
所

電
子

通
信

○
外

観
点

検
機

能
確

認
６

Ｍ

5
号

機
屋

外
緊

急
連

絡
用

イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
（
イ

ン
タ

ー
フ

ォ
ン

）
子

機
：
6

親
機

：
2

増
設

親
機

：
2

緊
急

時
対

策
所

電
気

機
器

○

機
能

・
性

能
試

験
１

Ｙ

通
信

連
絡

設
備

１
７

条
の

６
資

機
材

1
6
 /

 1
7

22



　
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
影

響
等

，
そ

の
他

自
然

災
害

及
び

有
毒

ガ
ス

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
項

目

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
（
固

定
電

話
機

，
P

H
S
端

末
及

び
F
A

X
）

固
定

電
話

機
7
4

P
H

S
端

末
2
1
5

F
A

X
2

中
央

制
御

室
原

子
炉

建
屋

タ
ー

ビ
ン

建
屋

緊
急

時
対

策
所

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

廃
棄

物
処

理
建

屋
サ

ー
ビ

ス
建

屋
屋

外
（
事

務
本

館
を

含
む

）

電
子

通
信

総
務

○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

通
信

事
業

者
回

線
（
有

線
系

，
衛

星
系

回
線

）
有

線
系

1
衛

星
系

1
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

－
－

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

用
い

た
通

信
連

絡
設

備
（
テ

レ
ビ

会
議

シ
ス

テ
ム

，
IP

-
電

話
機

及
び

IP
-
F
A

X
）

T
V

会
議

1
IP

-
電

話
機

6
IP

-
F
A

X
2

緊
急

時
対

策
所

電
子

通
信

○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

テ
レ

ビ
会

議
シ

ス
テ

ム
（
テ

レ
ビ

会
議

シ
ス

テ
ム

（
社

内
向

）
）

1
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

専
用

電
話

設
備

（
専

用
電

話
設

備
（
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
）
(地

方
公

共
団

体
他

向
）
）

7
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

衛
星

電
話

設
備

（
社

内
向

）
（
テ

レ
ビ

会
議

シ
ス

テ
ム

（
社

内
向

）
及

び
衛

星
社

内
電

話
機

）
T
V

会
議

1
電

話
機

4
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（
S
P

D
S
）

一
式

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

建
屋

緊
急

時
対

策
所

計
測

制
御

○
特

性
試

験
１

３
Ｍ

デ
ー

タ
伝

送
設

備
一

式
緊

急
時

対
策

所
計

測
制

御
○

特
性

試
験

１
３

Ｍ

専
用

通
信

回
線

デ
ー

タ
伝

送
設

備

１
７

条
の

６
資

機
材

1
7
 /

 1
7
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（２）重大事故等及び大規模損壊対応に係る設備・資機材配備の記載の考え方に

ついて 

 

重大事故等及び大規模損壊対応における設備・資機材は以下のとおり配備

する。（重大事故等および大規模損壊対応に必要な設備・資機材一覧表（案）

参照） 

 

【設備・資機材リスト項目の凡例】 
項 目 記載の考え方 

条文 対応する保安規定条文番号を記載する。 

対処設備 設備・資機材の区分を記載する。 
・ＳＡ設備 ：重大事故等対処設備※（運転上の制限に含まれる資
機材を含む） 
・自主対策設備：自主対策設備 
・大規模損壊設備：大規模損壊時に使用する設備（ＳＡ設備以外） 
・その他資機材 ：工具，運搬車両，消耗品等の一般汎用品の内，
ＳＡ設備，自主対策設備，大規模損壊設備から外れるもの 

 
※：重大事故等時のみ使用する常設ＳＡ設備，可搬式ＳＡ設備を記 
  載（設計基準事故対処設備と兼用する常設ＳＡ設備は除く） 

設備・資機材名称 設備・資機材の名称を記載する。 
・同じ名称の資機材であっても保管場所，所管箇所が異なる場合は
区別する。 

・技術的能力において直接要求がある設備・資機材に加え，社内手
順書にて使用する資機材を記載する。 

数量 設備・資機材の配備数を記載。 
設置場所 設備・資機材の設置場所を記載する。 
所管箇所 設備・資機材の設備所管（グループ）を記載する。 
保全対象範囲 保全対象範囲に「○」を記載する。 

・JEAC4209 に定める資機材の定義に当てはまるものの内，ＳＡ設
備，自主対策設備，大規模損壊設備から外れるものは保全の対象
範囲外とする。 

「JEAC4209でいう資機材とは，保全によって機能を維持又は向上さ
せるものではなく，定期的な交換等を前提とする消耗品（マスク，
乾電池，通信設備の子機等），工具等をいう。」 

点検及び試験の項目 点検及び試験の項目を記載する。 
主な点検及び試験の項目 
・法定点検（車両）：道路運送車両法で定義される点検 
・分解点検：JEAG4210で定義される点検・試験 
・開放点検：JEAG4210で定義される点検・試験 
・外観点検：JEAG4210で定義される点検・試験 
・機能・性能試験：JEAG4210で定義される点検・試験 
・特性試験：JEAG4210で定義される点検・試験 

頻度 点検及び試験の頻度を記載する。 
・Ｃ（サイクル管理）：保全サイクルで管理 
・Ｍ（暦月管理）：暦月で管理 
・Ｙ（暦年管理）：暦年で管理 
・ＦＹ（年度管理）：年度で管理 

技術的能力 技術的能力の条文番号を記載する。 
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

第
一

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

燃
料

移
送

系
配

管
・
弁

2
第

一
Ｇ

Ｔ
Ｇ

エ
リ

ア
タ

ー
ビ

ン

○

気
密

試
験

３
Ｙ

1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

6
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

第
一

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
2

第
一

Ｇ
Ｔ

Ｇ
エ

リ
ア

タ
ー

ビ
ン

○

気
密

試
験

交
換

３
Ｙ

１
０

Ｙ
1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

6
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

第
一

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

燃
料

タ
ン

ク
2

第
一

Ｇ
Ｔ

Ｇ
エ

リ
ア

タ
ー

ビ
ン

○

気
密

試
験

３
Ｙ

1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

6
1
.1

9

1
 /

 3
0
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

第
一

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
1

第
一

Ｇ
Ｔ

Ｇ
エ

リ
ア

電
気

機
器

○

本
格

点
検

１
Ｙ

、
３

Ｙ
、

９
Ｙ

1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

6
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
（
高

圧
ケ

ー
ブ

ル
，

高
圧

引
下

げ
ケ

ー
ブ

ル
，

中
間

接
続

体
，

中
間

接
続

体
収

納
ケ

ー
ス

含
む

）
3

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
電

気
機

器

○

法
定

点
検

（
車

両
）

起
動

確
認

精
密

点
検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

６
０

Ｍ

1
.2

1
.3

1
.4

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
（
高

圧
ケ

ー
ブ

ル
，

高
圧

引
下

げ
ケ

ー
ブ

ル
，

中
間

接
続

体
，

中
間

接
続

体
収

納
ケ

ー
ス

含
む

）
2

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
電

気
機

器

○

法
定

点
検

（
車

両
）

起
動

確
認

精
密

点
検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

６
０

Ｍ

1
.2

1
.3

1
.4

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
1
4

1
.1

5
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Ａ
Ｍ

用
直

流
１

２
５

Ｖ
充

電
器

1
7
号

機
 R

/
B

 4
階

電
気

機
器

○

簡
易

点
検

（
充

電
器

）
５

１
Ｍ

1
.2

1
.3

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

0

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Ａ
Ｍ

用
直

流
１

２
５

Ｖ
蓄

電
池

1
7
号

機
 R

/
B

 4
階

電
気

機
器

○

簡
易

点
検

（
蓄

電
池

）
６

Ｍ
1
.2

1
.3

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

0

2
 /

 3
0
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

（
４

ｋ
Ｌ

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
保

全
総

括

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
タ

ン
ク

貯
蔵

所
）

安
全

弁
点

検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
，

６
０

Ｍ

２
Ｍ

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

3
1
.1

4
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

（
４

ｋ
Ｌ

）
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
保

全
総

括

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
タ

ン
ク

貯
蔵

所
）

安
全

弁
点

検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
，

６
０

Ｍ

２
Ｍ

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

3
1
.1

4
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

（
４

ｋ
Ｌ

）
2

5
号

機
東

側
第

二
保

管
場

所
保

全
総

括

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
タ

ン
ク

貯
蔵

所
）

安
全

弁
点

検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
，

６
０

Ｍ

２
Ｍ

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

3
1
.1

4
1
.1

8
1
.1

9

3
 /

 3
0
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

（
１

６
ｋ
Ｌ

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
保

全
総

括

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
タ

ン
ク

貯
蔵

所
）

安
全

弁
点

検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
，

６
０

Ｍ

２
Ｍ

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

3
1
.1

4
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

（
１

６
ｋ
Ｌ

）
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
保

全
総

括

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
タ

ン
ク

貯
蔵

所
）

安
全

弁
点

検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
，

６
０

Ｍ

２
Ｍ

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

3
1
.1

4
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Ｄ
／

Ｇ
軽

油
タ

ン
ク

移
送

用
ホ

ー
ス

（
２

０
ｍ

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
保

全
総

括

○

外
観

点
検

２
４

Ｍ
1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

4
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

逃
が

し
安

全
弁

用
可

搬
型

蓄
電

池
（
D

C
用

）
3

7
号

機
R

/
B

地
下

1
階

南
側

（
非

管
理

区
域

）
R

IP
A

S
D

制
御

盤
近

傍
（
管

理
区

域
）
R

/
B

　
1
F
L

南
西

　
Ｓ

Ｇ
Ｔ

Ｓ
モ

ニ
タ

室
へ

の
通

路

計
測

制
御

○

外
観

点
検

機
能

・
性

能
試

験
バ

ッ
テ

リ
パ

ッ
ク

交
換

６
Ｍ

１
２

Ｍ
６

０
Ｍ

1
.3

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

逃
が

し
安

全
弁

用
可

搬
型

蓄
電

池
（
D

C
用

）
3

7
号

機
R

/
B

　
（
管

理
区

域
）
1
F
L
南

西
　

Ｓ
Ｇ

Ｔ
Ｓ

モ
ニ

タ
室

へ
の

通
路

計
測

制
御

○

外
観

点
検

機
能

・
性

能
試

験
バ

ッ
テ

リ
パ

ッ
ク

交
換

６
Ｍ

１
２

Ｍ
６

０
Ｍ

1
.3

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

高
圧

窒
素

ガ
ス

ボ
ン

ベ
2
5

7
号

機
 R

/
B

 4
階

発
電

○
外

観
点

検
１

７
Ｍ

1
.3

4
 /

 3
0

28



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

給
排

用
バ

ル
ブ

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
Ｄ

／
Ｇ

軽
油

タ
ン

ク
ド

レ
ン

ノ
ズ

ル
用

フ
ラ

ン
ジ

（
5
0
A

）
1

高
台

資
機

材
倉

庫
保

全
総

括
○

外
観

点
検

２
４

Ｍ
1
.4

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

ケ
ー

ブ
ル

　
1
5
m

6
資

機
材

車
内

原
子

炉

○

外
観

点
検

絶
縁

劣
化

試
験

１
Ｙ

６
Ｙ

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.1

1

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Ａ
Ｍ

用
切

替
盤

2
7
号

機
 R

/
B

電
気

機
器

○

外
観

点
検

６
８

Ｍ
1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Ａ
Ｍ

用
Ｍ

Ｃ
Ｃ

4
7
号

機
 R

/
B

電
気

機
器

○

外
観

点
検

１
０

６
Ｍ

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Ａ
Ｍ

用
操

作
盤

2
7
号

機
 R

/
B

電
気

機
器

○

外
観

点
検

６
８

Ｍ
1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Ａ
Ｍ

用
動

力
変

圧
器

1
7
号

機
 R

/
B

電
気

機
器

○

外
観

点
検

６
８

Ｍ
1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

緊
急

用
断

路
器

2
7
号

機
 Ｔ

/
B

　
南

電
気

機
器

○

外
観

点
検

６
８

Ｍ
1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

緊
急

用
電

源
切

替
箱

接
続

装
置

2
7
号

機
 R

/
B

電
気

機
器

○

外
観

点
検

６
８

Ｍ
1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

5
 /

 3
0

29



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

緊
急

用
電

源
切

替
箱

断
路

器
1

6
/
7
号

機
　

C
/
B

電
気

機
器

○

外
観

点
検

６
８

Ｍ
1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

※
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
用

充
電

器
及

び
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
用

予
備

充
電

池
を

含
む

5
8

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信

○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.4

1
.5

1
.6

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
A

-
Ⅱ

級
）

5
5
号

機
東

側
第

二
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

、
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.4

1
.6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
A

-
Ⅱ

級
）

6
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

、
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.4

1
.6

1
.7

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

3

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
A

-
Ⅱ

級
）

6
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

、
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.4

1
.6

1
.7

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

3

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

熱
交

換
器

ユ
ニ

ッ
ト

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉

○

外
観

点
検

（
ポ

ン
プ

）
外

観
点

検
（
熱

交
、

ス
ト

レ
ー

ナ
）

分
解

点
検

１
Ｍ

１
２

Ｍ

１
２

０
Ｍ

1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

熱
交

換
器

ユ
ニ

ッ
ト

2
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉

○

外
観

点
検

（
ポ

ン
プ

）
外

観
点

検
（
熱

交
、

ス
ト

レ
ー

ナ
）

分
解

点
検

１
Ｍ

１
２

Ｍ

１
２

０
Ｍ

1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
　

5
0
0
K
V

A
・
6
.6

kV
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○

法
定

点
検

（
車

両
）

起
動

確
認

精
密

点
検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

６
０

Ｍ

1
.5

6
 /

 3
0
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
　

5
0
0
K
V

A
・
6
.6

kV
2

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○

法
定

点
検

（
車

両
）

起
動

確
認

精
密

点
検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

６
０

Ｍ

1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

大
容

量
送

水
車

（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
用

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
式

ク
レ

ー
ン

）
簡

易
点

検
分

解
点

検

３
Ｍ

，
６

Ｍ
１

Ｍ
，

１
２

Ｍ

１
Ｍ

１
２

０
Ｍ

1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

大
容

量
送

水
車

（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
用

）
2

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
式

ク
レ

ー
ン

）
簡

易
点

検
分

解
点

検

３
Ｍ

，
６

Ｍ
１

Ｍ
，

１
２

Ｍ

１
Ｍ

１
２

０
Ｍ

1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

代
替

Ｒ
Ｓ

Ｗ
ス

ト
レ

ー
ナ

2
ト

レ
ー

ラ
内

原
子

炉

○

外
観

点
検

分
解

点
検

※
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
に

含
む

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ
1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

淡
水

用
ホ

ー
ス

　
2
5
0
A

×
5
m

8
ホ

ー
ス

展
張

車
内

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

海
水

用
ホ

ー
ス

　
3
0
0
A

×
1
0
m

3
ホ

ー
ス

展
張

車
内

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

海
水

用
ホ

ー
ス

　
3
0
0
A

×
2
5
ｍ

4
ホ

ー
ス

展
張

車
内

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

海
水

用
ホ

ー
ス

　
3
0
0
A

×
5
0
ｍ

6
ホ

ー
ス

展
張

車
内

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

遠
隔

空
気

駆
動

弁
操

作
用

ボ
ン

ベ
2

7
号

機
 R

/
B

 地
下

1
階

発
電

○
外

観
点

検
１

７
Ｍ

1
.5

1
.7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

遠
隔

空
気

駆
動

弁
操

作
用

ボ
ン

ベ
6

7
号

機
 R

/
B

 2
階

発
電

○
外

観
点

検
１

７
Ｍ

1
.5

1
.7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ス
ク

ラ
バ

水
p
H

制
御

設
備

2
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
○

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

１
２

０
Ｍ

1
.7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ス
ク

ラ
バ

水
p
H

制
御

設
備

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
○

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

１
２

０
Ｍ

1
.7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
窒

素
供

給
装

置
ホ

ー
ス

5
車

載
原

子
炉

○
外

観
点

検
３

Ｍ
1
.7

1
.9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
窒

素
供

給
装

置
送

気
ホ

ー
ス

5
車

載
原

子
炉

○
外

観
点

検
３

Ｍ
1
.7

1
.9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
窒

素
供

給
装

置
2

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○

法
定

点
検

（
第

二
種

圧
力

容
器

）
法

定
点

検
（
車

両
）

外
観

点
検

、
動

作
確

認
本

格
点

検

１
２

Ｍ

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

３
Ｍ

１
２

Ｍ

1
.7

1
.9

7
 /

 3
0
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
窒

素
供

給
装

置
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○

法
定

点
検

（
第

二
種

圧
力

容
器

）
法

定
点

検
（
車

両
）

外
観

点
検

、
動

作
確

認
本

格
点

検

１
２

Ｍ

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

３
Ｍ

１
２

Ｍ

1
.7

1
.9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

放
水

砲
（
泡

原
液

搬
送

車
に

て
け

ん
引

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン

○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

放
水

砲
（
泡

原
液

搬
送

車
に

て
け

ん
引

）
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン

○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

大
容

量
送

水
車

（
原

子
炉

建
屋

放
水

設
備

用
）

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
式

ク
レ

ー
ン

）
艤

装
部

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

大
容

量
送

水
車

（
原

子
炉

建
屋

放
水

設
備

用
）

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
式

ク
レ

ー
ン

）
艤

装
部

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

３
０

０
Ａ

ホ
ー

ス
大

容
量

送
水

車
吐

出
放

水
砲

用
5
m

,1
0
m

,5
0
m

ホ
ー

ス
1
式

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン

○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

３
０

０
Ａ

ホ
ー

ス
大

容
量

送
水

車
吐

出
放

水
砲

用
5
m

,1
0
m

,5
0
m

ホ
ー

ス
1
式

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン

○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

１
５

０
Ａ

ホ
ー

ス
大

容
量

送
水

車
吸

込
2
0
m

ホ
ー

ス
1
式

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン

○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

１
５

０
Ａ

ホ
ー

ス
大

容
量

送
水

車
吸

込
2
0
m

ホ
ー

ス
1
式

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン

○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
A

-
Ⅰ

級
）

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

1

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
A

-
Ⅰ

級
）

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

1

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

1
7
号

機
 R

/
B

 3
階

発
電

○
外

観
点

検
３

Ｍ
1
.1

1

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

1
6
号

機
 R

/
B

 3
階

発
電

○
外

観
点

検
３

Ｍ
1
.1

1

8
 /

 3
0

32



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

屋
内

用
２

０
ｍ

ホ
ー

ス
1
6

7
号

機
 R

/
B

 3
階

発
電

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

1
.1

1

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

放
射

性
物

質
吸

着
材

7
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

直
営

○
外

観
点

検
機

能
・
性

能
確

認
３

Ｍ
１

８
Ｍ

1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

汚
濁

防
止

膜
（
シ

ル
ト

フ
ェ

ン
ス

(Ａ
)）

1
6

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
計

測
制

御
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

汚
濁

防
止

膜
（
シ

ル
ト

フ
ェ

ン
ス

(A
)）

1
8

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
計

測
制

御
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

汚
濁

防
止

膜
（
シ

ル
ト

フ
ェ

ン
ス

(B
)）

3
0

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
計

測
制

御
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

汚
濁

防
止

膜
（
シ

ル
ト

フ
ェ

ン
ス

(B
)）

5
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
計

測
制

御
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

小
型

船
舶

（
ゴ

ム
ボ

ー
ト

）
2

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
計

測
制

御
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

小
型

船
舶

（
ゴ

ム
ボ

ー
ト

）
2

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
計

測
制

御
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

泡
原

液
混

合
装

置
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

泡
原

液
混

合
装

置
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

泡
原

液
搬

送
車

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

艤
装

部
点

検
分

解
点

検

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

泡
原

液
搬

送
車

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

艤
装

部
点

検
分

解
点

検

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

2

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

大
容

量
送

水
車

（
海

水
取

水
用

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
式

ク
レ

ー
ン

）
艤

装
部

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

3

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

大
容

量
送

水
車

（
海

水
取

水
用

）
2

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
移

動
式

ク
レ

ー
ン

）
艤

装
部

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

3

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
～

動
力

変
圧

器
C

 系
～

非
常

用
高

圧
母

線
C

系
及

び
D

 系
電

路
1

大
湊

側
高

台
～

非
常

用
高

圧
母

線
C

系
及

び
D

 系
電

気
機

器
○

設
備

個
々

に
定

め
る

設
備

個
々

に
定

め
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
～

代
替

原
子

炉
補

機
冷

却
系

電
路

1
大

湊
側

高
台

～
代

替
原

子
炉

補
機

冷
却

系
電

気
機

器
○

設
備

個
々

に
定

め
る

設
備

個
々

に
定

め
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
～

緊
急

用
電

源
切

替
箱

接
続

装
置

～
非

常
用

高
圧

母
線

C
 系

及
び

D
 系

電
路

1
大

湊
側

高
台

～
非

常
用

高
圧

母
線

C
 系

及
び

D
系

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
～

緊
急

用
電

源
切

替
箱

接
続

装
置

～
A

M
 用

直
流

1
2
6
V

 充
電

器
～

直
流

母
線

電
路

1
大

湊
側

高
台

～
直

流
母

線
電

気
機

器
○

設
備

個
々

に
定

め
る

設
備

個
々

に
定

め
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
～

緊
急

用
電

源
切

替
箱

接
続

装
置

～
A

M
 用

M
C

C
 電

路
1

大
湊

側
高

台
～

A
M

 用
M

C
C

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

9
 /

 3
0
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
～

A
M

 用
動

力
変

圧
器

～
A

M
 用

直
流

1
2
6
V

 充
電

器
～

直
流

母
線

電
路

1
大

湊
側

高
台

～
直

流
母

線
電

気
機

器
○

設
備

個
々

に
定

め
る

設
備

個
々

に
定

め
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
～

A
M

 用
動

力
変

圧
器

～
A

M
 用

M
C

C
 電

路
1

大
湊

側
高

台
～

A
M

 用
M

C
C

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

第
一

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
～

非
常

用
高

圧
母

線
C

系
及

び
D

 系
電

路
1

第
一

Ｇ
Ｔ

Ｇ
エ

リ
ア

～
非

常
用

高
圧

母
線

C
系

及
び

D
 系

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

第
一

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
～

A
M

 用
M

C
C

 電
路

1
第

一
Ｇ

Ｔ
Ｇ

エ
リ

ア
～

A
M

用
M

C
C

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（
可

搬
型

）
～

非
常

用
高

圧
母

線
C

 系
及

び
D

 系
電

路
1

大
湊

側
高

台
～

非
常

用
高

圧
母

線
C

 系
及

び
D

系

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（
可

搬
）

1
組

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
電

気
機

器
○

外
観

点
検

絶
縁

抵
抗

測
定

６
Ｍ

７
２

Ｍ
1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

移
送

ホ
ー

ス
他

資
機

材
運

搬
車

両
1

緊
急

時
対

策
本

部
保

全
総

括
○

法
定

点
検

（
車

両
）

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
源

車
用

ケ
ー

ブ
ル

接
続

金
具

※
第

２
ル

ー
ト

布
設

時
使

用
3

緊
急

時
対

策
本

部
電

気
機

器
○

外
観

点
検

絶
縁

抵
抗

測
定

１
Ｙ

６
Ｙ

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ジ
ャ

ン
パ

ー
線

（
電

源
車

用
高

圧
ケ

ー
ブ

ル
収

納
箱

内
に

収
納

）
1

7
号

機
 R

/
B

 2
階

北
側

通
路

電
気

機
器

○
外

観
点

検
絶

縁
抵

抗
測

定
６

Ｍ
７

２
Ｍ

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

仮
設

ケ
ー

ブ
ル

（
R

/
B

　
A

M
用

直
流

１
２

５
V

蓄
電

池
室

排
風

機
（
A

)用
）

（
電

源
車

用
高

圧
ケ

ー
ブ

ル
収

納
箱

内
に

収
納

）
1

7
号

機
 R

/
B

 2
階

北
側

通
路

電
気

機
器

○
外

観
点

検
絶

縁
抵

抗
測

定
６

Ｍ
７

２
Ｍ

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Ｄ
／

Ｇ
軽

油
タ

ン
ク

予
備

ノ
ズ

ル
用

レ
ジ

ュ
ー

サ
（
6
5
A

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
保

全
総

括
○

外
観

点
検

２
４

Ｍ
1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Ｄ
／

Ｇ
軽

油
タ

ン
ク

ド
レ

ン
ノ

ズ
ル

用
フ

ラ
ン

ジ
（
5
0
A

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
保

全
総

括
○

外
観

点
検

２
４

Ｍ
1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

C
V

T
ケ

ー
ブ

ル
（
高

圧
）
（
電

源
車

～
P

/
C

動
変

用
）
（
１

５
０

ｍ
）

※
第

２
ル

ー
ト

布
設

時
使

用
1

7
号

機
 R

/
B

 4
階

南
側

通
路

電
気

機
器

○
外

観
点

検
絶

縁
抵

抗
測

定
６

Ｍ
７

２
Ｍ

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

C
V

T
ケ

ー
ブ

ル
（
高

圧
）
（
電

源
車

～
A

M
用

動
力

変
圧

器
用

）
（
１

５
０

ｍ
）

1
7
号

機
 R

/
B

 2
階

北
側

通
路

電
気

機
器

○
外

観
点

検
絶

縁
抵

抗
測

定
６

Ｍ
７

２
Ｍ

1
.1

4

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
計

測
器

4
8

中
央

制
御

室
計

測
制

御
○

特
性

試
験

１
２

Ｍ
1
.1

5

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

中
央

制
御

室
待

避
室

陽
圧

化
装

置
（
空

気
ボ

ン
ベ

）
（
６

，
７

号
機

共
用

）
1
9
4

6
/
7
号

機
　

C
/
B

R
W

/
B

タ
ー

ビ
ン

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

中
央

制
御

室
可

搬
型

陽
圧

化
空

調
機

用
仮

設
ダ

ク
ト

1
中

央
制

御
室

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
７

Ｍ
1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

酸
素

濃
度

・
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
2

中
央

制
御

室
均

圧
室

床
下

発
電

○
特

性
試

験
１

７
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

モ
バ

イ
ル

シ
ー

ル
ド

本
体

1
中

央
制

御
室

待
避

所
放

射
線

管
理

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

軟
鉛

製
遮

蔽
板

1
8

中
央

制
御

室
待

避
所

放
射

線
管

理
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

中
央

制
御

室
待

避
室

陽
圧

化
装

置
（
配

管
）
ボ

ン
ベ

接
続

管
（
６

，
７

号
機

共
用

）
1
9
4

6
/
7
号

機
　

C
/
B

R
W

/
B

タ
ー

ビ
ン

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

デ
ー

タ
表

示
装

置
（
待

避
室

）
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
計

測
制

御
○

機
能

・
性

能
試

験
１

３
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
蓄

電
池

内
蔵

型
照

明
4

中
央

制
御

室
電

気
機

器
○

機
能

・
性

能
試

験
１

２
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

差
圧

計
2

中
央

制
御

室
　

待
機

所
計

測
制

御
○

外
観

点
検

特
性

試
験

１
Ｙ

１
Ｙ

1
.1

6

1
0
 /

 3
0

34



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
ブ

ロ
ア

ユ
ニ

ッ
ト

2
7
号

機
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

（
Ｂ

）
送

・
排

風
機

室
原

子
炉

○
外

観
点

検
動

作
確

認
１

７
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
1

7
号

機
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

（
Ｂ

）
送

・
排

風
機

室
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

７
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
ブ

ロ
ア

ユ
ニ

ッ
ト

2
6
号

機
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

（
Ｂ

）
送

・
排

風
機

室
原

子
炉

○
外

観
点

検
動

作
確

認
１

７
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
1

6
号

機
計

測
制

御
電

源
盤

区
域

（
Ｂ

）
送

・
排

風
機

室
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

７
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

緊
急

時
対

策
所

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
9

5
号

機
 R

/
B

 3
F
　

北
西

エ
リ

ア
(常

設
機

)
5
号

機
 R

/
B

 3
F
　

A
系

計
測

用
電

源
室

(予
備

機
)

化
学

管
理

○

外
観

点
検

動
作

確
認

１
７

Ｍ
1
.1

6
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（
待

機
場

所
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○

・
外

部
点

検
・
内

部
点

検
・
電

ｊ値
電

圧
測

定
・
Ｄ

Ｐ
Ｉス

イ
ッ

チ
確

認
・
照

射
試

験
・
チ

ェ
ッ

ク
線

源
指

示
値

測
定

１
３

Ｍ
1
.1

6
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（
対

策
本

部
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○

・
外

部
点

検
・
内

部
点

検
・
電

池
電

圧
測

定
・
Ｄ

Ｐ
Ｉス

イ
ッ

チ
確

認
・
照

射
試

験
・
チ

ェ
ッ

ク
線

源
指

示
値

測
定

１
３

Ｍ
1
.1

6
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
3

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

○

・
外

部
点

検
・
内

部
点

検
・
電

池
電

圧
測

定
・
Ｄ

Ｐ
Ｉス

イ
ッ

チ
確

認
・
照

射
試

験
・
チ

ェ
ッ

ク
線

源
指

示
値

測
定

１
３

Ｍ
1
.1

6
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

衛
星

電
話

設
備

（
常

設
）

1
中

央
制

御
室

電
子

通
信

○
外

観
点

検
機

能
確

認
６

Ｍ
1
.1

6
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

携
帯

型
音

声
呼

出
電

話
設

備
（
携

帯
型

音
声

呼
出

電
話

機
）

3
中

央
制

御
室

発
電

○
機

能
確

認
１

２
Ｍ

1
.1

5
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

小
型

船
舶

（
海

上
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
放

射
線

安
全

○
外

観
点

検
１

２
M

1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

小
型

船
舶

（
海

上
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用

）
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
放

射
線

安
全

○
外

観
点

検
１

２
M

1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
気

象
観

測
装

置
1

環
境

管
理

棟
放

射
線

安
全

○

・
外

観
点

検
・
各

部
動

作
確

認
・
総

合
動

作
試

験

１
Y

1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
気

象
観

測
装

置
1

環
境

管
理

棟
放

射
線

安
全

○

・
外

観
点

検
・
各

部
動

作
確

認
・
総

合
動

作
試

験

１
Y

1
.1

7

1
1
 /

 3
0
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
ダ

ス
ト

・
よ

う
素

サ
ン

プ
ラ

2
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○

・
外

部
点

検
・
積

算
流

量
・
タ

イ
マ

ー
機

能
確

認
・
流

量
率

１
３

M
1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
用

発
電

機
1

M
P

-
5
周

辺
放

射
線

安
全

○
外

観
点

検
、

動
作

確
認

１
Ｙ

1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
用

発
電

機
1

M
P

-
8
周

辺
放

射
線

安
全

○
外

観
点

検
、

動
作

確
認

１
Ｙ

1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
用

発
電

機
1

M
P

-
2
周

辺
放

射
線

安
全

○
外

観
点

検
、

動
作

確
認

１
Ｙ

1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

デ
ー

タ
処

理
装

置
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○

・
外

観
点

検
・
各

部
動

作
確

認
・
テ

ス
ト

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
る

動
作

確
認

１
Y

1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

Z
n
S
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○

・
外

部
・
内

部
点

検
・
各

種
測

定
及

び
動

作
確

認
・
プ

ラ
ト

ー
測

定
・
機

器
効

率
測

定

１
３

M
1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

N
aI

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
2

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○

・
外

部
・
内

部
点

検
・
各

種
測

定
及

び
動

作
確

認
・
校

正
（
照

射
試

験
）

・
チ

ェ
ッ

ク
線

源
指

示
値

確
認

１
３

M
1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

G
M

汚
染

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
3

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○

・
外

部
・
内

部
点

検
・
各

種
測

定
及

び
動

作
確

認
・
プ

ラ
ト

ー
測

定
・
機

器
効

率
測

定

１
３

M
1
.1

7

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
離

箱
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

2
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○
・
外

部
・
内

部
点

検
・
校

正
１

３
Ｍ

1
.1

7
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

G
M

汚
染

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
3

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

○

・
外

部
・
内

部
点

検
・
各

種
測

定
及

び
動

作
確

認
・
プ

ラ
ト

ー
測

定
・
機

器
効

率
測

定

１
３

M
1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

電
離

箱
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

2
中

央
制

御
室

放
射

線
安

全
○

・
外

部
・
内

部
点

検
・
校

正
１

３
Ｍ

1
.1

6

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

8
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

放
射

線
安

全

○

・
外

観
点

検
・
各

部
動

作
確

認
・
総

合
動

作
試

験

１
Y

1
.1

7
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

7
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

放
射

線
安

全

○

・
外

観
点

検
・
各

部
動

作
確

認
・
総

合
動

作
試

験

１
Y

1
.1

7
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

（
対

策
本

部
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○

・
外

観
点

検
・
各

部
動

作
確

認
・
総

合
動

作
試

験

１
Y

1
.1

7
1
.1

8

1
2
 /

 3
0
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

（
待

機
場

所
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
発

電
○

特
性

試
験

１
２

Ｍ
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

（
対

策
本

部
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
発

電
○

特
性

試
験

１
２

Ｍ
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

酸
素

濃
度

計
（
対

策
本

部
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
発

電
○

特
性

試
験

１
２

Ｍ
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

酸
素

濃
度

計
（
待

機
場

所
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
発

電
○

特
性

試
験

１
２

Ｍ
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

無
線

連
絡

設
備

（
常

設
）

5
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

無
線

連
絡

設
備

（
常

設
）

1
7
号

機
中

央
制

御
室

電
子

通
信

○
外

観
点

検
機

能
確

認
６

Ｍ
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

差
圧

計
（
対

策
本

部
）

2
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
計

測
制

御
○

外
観

点
検

特
性

試
験

１
Ｙ

１
Ｙ

1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

差
圧

計
（
待

機
場

所
）

2
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
計

測
制

御
○

外
観

点
検

特
性

試
験

１
Ｙ

１
Ｙ

1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
号

機
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
可

搬
型

外
気

取
入

送
風

機
3

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
北

西
階

段
前

室
化

学
管

理
○

外
観

点
検

動
作

確
認

１
７

Ｍ
1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
 号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（
対

策
本

部
）

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
2

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
原

子
炉

○
外

観
点

検
動

作
確

認
１

７
Ｍ

1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
 号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（
待

機
場

所
）

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
4

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
原

子
炉

○
外

観
点

検
動

作
確

認
１

７
Ｍ

1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
 号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（
対

策
本

部
）

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
用

仮
設

ダ
ク

ト
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

1
.1

8

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

統
合

原
子

力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

用
い

た
通

信
連

絡
設

備
9

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

ケ
ー

ブ
ル

2
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
5
号

機
東

側
保

管
場

所
電

気
機

器
○

外
観

点
検

絶
縁

抵
抗

測
定

１
Ｙ

６
Ｙ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

可
搬

ケ
ー

ブ
ル

2
5
号

機
 R

/
B

電
気

機
器

○
外

観
点

検
絶

縁
抵

抗
測

定
１

Ｙ
６

Ｙ
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

衛
星

無
線

通
信

装
置

（
常

設
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

携
帯

型
音

声
呼

出
電

話
機

4
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
号

機
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
用

可
搬

型
電

源
設

備
3 2

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
5
号

機
東

側
保

管
場

所
電

気
機

器

○

法
定

点
検

（
車

両
）

起
動

確
認

精
密

点
検

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

６
０

Ｍ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
号

機
T
S
C

用
負

荷
変

圧
器

1
5
号

機
 R

/
B

 3
階

電
気

機
器

○
外

観
点

検
６

８
M

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
号

機
T
S
C

用
交

流
1
1
0
V

分
電

盤
1

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
○

外
観

点
検

６
８

M
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
号

機
T
S
C

用
交

流
1
1
0
V

分
電

盤
2

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
○

外
観

点
検

６
８

M
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
号

機
T
S
C

用
交

流
1
1
0
V

分
電

盤
3

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
○

外
観

点
検

６
８

M
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
 号

炉
屋

外
緊

急
連

絡
用

イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
2

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
○

外
観

点
検

１
Ｙ

1
.1

8
1
.1

9

1
3
 /

 3
0

37



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
 号

炉
屋

外
緊

急
連

絡
用

イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
2

5
号

機
中

央
制

御
室

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

Ｙ
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

5
 号

炉
屋

外
緊

急
連

絡
用

イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
6

5
号

機
 R

/
B

 屋
外

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

Ｙ
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

衛
星

携
帯

電
話

※
衛

星
携

帯
電

話
用

充
電

器
及

び
衛

星
携

帯
電

話
用

充
電

池
予

備
を

含
む

8
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

衛
星

電
話

設
備

（
常

設
）

5
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

9

１
７

条
の

７
重

大
事

故
等

対
処

設
備

デ
ー

タ
伝

送
装

置
緊

急
時

対
策

支
援

シ
ス

テ
ム

伝
送

装
置

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

1
式

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
計

測
制

御
○

機
能

・
性

能
試

験
１

３
Ｍ

1
.1

9

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
可

搬
式

蓄
電

池
2

7
号

機
Ｒ

Ｃ
ＩＣ

室
計

測
制

御
○

外
観

点
検

補
充

電
１

Ｙ
１

Ｙ
1
.2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
可

搬
式

原
子

炉
水

位
計

（
広

帯
域

）
1

7
号

機
Ｒ

Ｃ
ＩＣ

室
計

測
制

御
○

外
観

点
検

動
作

確
認

１
Ｙ

１
Ｙ

1
.2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
可

搬
式

原
子

炉
水

位
計

（
燃

料
域

）
1

7
号

機
Ｒ

Ｃ
ＩＣ

室
計

測
制

御
○

外
観

点
検

動
作

確
認

１
Ｙ

１
Ｙ

1
.2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
発

電
機

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
○

外
観

点
検

動
作

確
認

１
Ｙ

1
.2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
水

中
ポ

ン
プ

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
○

外
観

点
検

動
作

確
認

１
２

Ｍ
1
.2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
ホ

ー
ス

（
水

中
ポ

ン
プ

用
）

4
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
可

搬
型

回
転

計
1

中
央

制
御

室
安

全
対

策
資

材
ラ

ッ
ク

発
電

○
特

性
試

験
１

７
Ｍ

1
.2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
発

電
機

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
○

外
観

点
検

動
作

確
認

１
Ｙ

1
.2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

低
圧

両
端

末
ケ

ー
ブ

ル
（
5
0
m

×
４

本
）

2
新

保
全

部
倉

庫
電

気
機

器

○

外
観

点
検

絶
縁

抵
抗

測
定

６
Ｍ

７
２

Ｍ
1
.2

1
.3

1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

低
圧

両
端

末
ケ

ー
ブ

ル
（
2
5
m

×
４

本
）

2
新

保
全

部
倉

庫
電

気
機

器

○

外
観

点
検

絶
縁

抵
抗

測
定

６
Ｍ

７
２

Ｍ
1
.2

1
.3

1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

直
流

給
電

車
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
電

気
機

器

○

通
常

点
検

精
密

点
検

１
Ｍ

，
６

Ｍ
４

Ｙ
1
.2

1
.3

1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

ユ
ニ

ッ
ク

車
（
資

機
材

運
搬

用
）

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

電
気

機
器

○

法
定

点
検

（
車

両
）

法
定

点
検

（
ク

レ
ー

ン
）

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

１
Ｍ

，
１

２
Ｍ

1
.2

1
.3

1
.1

4

1
4
 /

 3
0

38



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

第
二

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

燃
料

移
送

系
配

管
・
弁

2
第

二
Ｇ

Ｔ
Ｇ

エ
リ

ア
タ

ー
ビ

ン

○

気
密

試
験

３
Ｙ

1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

6

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

第
二

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
2

第
二

Ｇ
Ｔ

Ｇ
エ

リ
ア

タ
ー

ビ
ン

○

気
密

試
験

交
換

３
Ｙ

１
０

Ｙ
1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

6

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

第
二

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

燃
料

タ
ン

ク
2

第
二

Ｇ
Ｔ

Ｇ
エ

リ
ア

タ
ー

ビ
ン

○

気
密

試
験

３
Ｙ

1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

6

1
5
 /

 3
0

39



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

第
二

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
2

第
一

Ｇ
Ｔ

Ｇ
エ

リ
ア

電
気

機
器

○

本
格

点
検

１
Ｙ

、
３

Ｙ
、

９
Ｙ

1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

6

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

代
替

R
S
W

ポ
ン

プ
2

資
機

材
車

内
原

子
炉

○

外
観

点
検

分
解

点
検

１
Ｍ

１
０

Ｙ
1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.1

1

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

代
替

R
S
W

ポ
ン

プ
用

制
御

盤
2

資
機

材
車

内
原

子
炉

○

外
観

点
検

１
Ｙ

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.1

1

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

７
５

A
ホ

ー
ス

1
0
9
6

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

5
号

機
東

側
第

二
保

管
場

所

タ
ー

ビ
ン

○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.4

1
.6

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

3

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
移

動
式

変
圧

器
盤

　
7
5
0
kV

A
・
4
2
0
Ｖ

1
資

機
材

車
内

原
子

炉
○

※
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
に

含
む

※
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
に

含
む

1
.5

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
ト

ラ
ク

タ
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○
法

定
点

検
（
車

両
）

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

1
.5

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
ト

ラ
ク

タ
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○
法

定
点

検
（
車

両
）

３
Ｍ

，
１

２
Ｍ

1
.5

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

ホ
ー

ス
展

張
車

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

艤
装

部
点

検
３

Ｍ
，

１
２

Ｍ
１

２
Ｍ

1
.5

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

ホ
ー

ス
展

張
車

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

艤
装

部
点

検
３

Ｍ
，

１
２

Ｍ
１

２
Ｍ

1
.5

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
格

納
容

器
p
H

制
御

設
備

（
タ

ン
ク

）
1

7
号

機
 R

w
/
B

 3
階

原
子

炉
○

開
放

点
検

１
７

０
Ｍ

1
.7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
格

納
容

器
p
H

制
御

設
備

（
弁

）
1
9

7
号

機
 R

w
/
B

 2
階

,1
階

,
地

下
3
階

原
子

炉
○

分
解

点
検

１
７

０
Ｍ

1
.7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
格

納
容

器
p
H

制
御

設
備

（
ヒ

ー
タ

ー
）

2
4

7
号

機
 R

w
/
B

 3
階

電
気

機
器

○
外

観
点

検
絶

縁
抵

抗
測

定
１

７
Ｍ

１
７

Ｍ
1
.7

1
6
 /

 3
0

40



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
格

納
容

器
p
H

制
御

設
備

（
計

器
）

１
式

7
号

機
 R

w
/
B

 3
階

計
測

制
御

○
特

性
試

験
１

７
Ｍ

1
.7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
格

納
容

器
p
H

制
御

設
備

（
サ

ン
プ

リ
ン

グ
設

備
）

１
式

7
号

機
 R

/
B

 地
下

3
階

計
測

制
御

○
外

観
点

検
機

能
・
性

能
試

験
１

７
Ｍ

１
７

Ｍ
1
.7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

可
搬

型
格

納
容

器
窒

素
供

給
設

備
2

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○

法
定

点
検

（
第

二
種

圧
力

容
器

）
法

定
点

検
（
車

両
）

外
観

点
検

、
動

作
確

認
本

格
点

検

１
２

Ｍ
３

Ｍ
，

１
２

Ｍ
３

Ｍ
１

２
Ｍ

1
.7

1
.9

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

可
搬

型
格

納
容

器
窒

素
供

給
設

備
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○

法
定

点
検

（
第

二
種

圧
力

容
器

）
法

定
点

検
（
車

両
）

外
観

点
検

、
動

作
確

認
本

格
点

検

１
２

Ｍ
３

Ｍ
，

１
２

Ｍ
３

Ｍ
１

２
Ｍ

1
.7

1
.9

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

ホ
ー

ス
展

張
回

収
車

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○

法
定

点
検

（
車

両
）

艤
装

部
点

検
３

Ｍ
，

１
２

Ｍ
１

２
Ｍ

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
吊

り
降

ろ
し

ロ
ー

プ
2

7
号

機
 R

/
B

 4
階

発
電

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

1
.1

1

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
ス

テ
ン

レ
ス

鋼
板

1
7
号

機
 R

/
B

 4
階

発
電

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

1
.1

1

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
シ

ー
ル

材
（
接

着
剤

）
2

7
号

機
 R

/
B

 4
階

発
電

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

1
.1

1

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
高

所
放

水
車

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

○
法

定
点

検
（
車

両
）

艤
装

部
点

検
３

Ｍ
，

１
２

Ｍ
１

２
Ｍ

1
.1

2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
サ

ー
モ

グ
ラ

フ
ィ

カ
メ

ラ
2

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
タ

ー
ビ

ン
○

校
正

１
３

Ｍ
1
.1

2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
ガ

ン
マ

カ
メ

ラ
2

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

○
校

正
１

３
Ｍ

1
.1

2

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
電

源
車

～
直

流
給

電
車

～
直

流
母

線
電

路
1

大
湊

側
高

台
～

直
流

母
線

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
電

源
車

～
荒

浜
側

緊
急

用
高

圧
母

線
～

非
常

用
高

圧
母

線
C

 系
及

び
D

 系
電

路
1

大
湊

側
高

台
～

非
常

用
高

圧
母

線
C

 系
及

び
D

系

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
電

源
車

～
荒

浜
側

緊
急

用
高

圧
母

線
～

A
M

 用
直

流
1

大
湊

側
高

台
～

A
M

 用
直

流
電

路
電

気
機

器
○

設
備

個
々

に
定

め
る

設
備

個
々

に
定

め
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
電

源
車

～
荒

浜
側

緊
急

用
高

圧
母

線
～

A
M

 用
M

C
C

 電
路

1
大

湊
側

高
台

～
A

M
 用

M
C

C
電

気
機

器
○

設
備

個
々

に
定

め
る

設
備

個
々

に
定

め
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
第

二
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

～
大

湊
側

緊
急

用
高

圧
母

線
～

非
常

用
高

圧
母

線
C

 系
及

び
D

 系
電

路
1

第
二

Ｇ
Ｔ

Ｇ
エ

リ
ア

～
非

常
用

高
圧

母
線

C
 系

及
電

気
機

器
○

設
備

個
々

に
定

め
る

設
備

個
々

に
定

め
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
第

二
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

～
大

湊
側

緊
急

用
高

圧
母

線
～

A
M

 用
M

C
C

 電
路

1
第

二
Ｇ

Ｔ
Ｇ

エ
リ

ア
～

A
M

用
M

C
C

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
第

二
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

～
荒

浜
側

緊
急

用
高

圧
母

線
～

非
常

用
高

圧
母

線
C

 系
及

び
D

 系
電

路
1

第
二

Ｇ
Ｔ

Ｇ
エ

リ
ア

～
非

常
用

高
圧

母
線

C
 系

及
電

気
機

器
○

設
備

個
々

に
定

め
る

設
備

個
々

に
定

め
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
第

二
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

～
荒

浜
側

緊
急

用
高

圧
母

線
～

A
M

 用
M

C
C

 電
路

1
第

二
Ｇ

Ｔ
Ｇ

エ
リ

ア
～

A
M

用
M

C
C

電
気

機
器

○
設

備
個

々
に

定
め

る
設

備
個

々
に

定
め

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
中

央
制

御
室

待
避

室
・
５

号
機

原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策
所

（
対

策
本

部
）
カ

ー
ド

ル
式

空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト
Ｍ

Ｃ
Ｒ

：
5

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

○
外

観
点

検
１

２
Ｍ

1
.1

6

1
7
 /

 3
0

41



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
中

央
制

御
室

待
避

室
・
５

号
機

原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策
所

（
対

策
本

部
）
カ

ー
ド

ル
式

空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト
Ｔ

Ｓ
Ｃ

：
3

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

6

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

ダ
ス

ト
・
ヨ

ウ
素

サ
ン

プ
ラ

（
放

射
能

観
測

車
に

搭
載

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
放

射
線

安
全

○

・
外

部
点

検
・
積

算
流

量
・
タ

イ
マ

ー
機

能
確

認
・
流

量
率

１
３

M
1
.1

7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

可
搬

型
G

e
ガ

ン
マ

線
多

重
波

高
分

析
装

置
1

免
震

重
要

棟
化

学
管

理

○

・
分

解
能

・
ピ

ー
ク

対
コ

ン
プ

ト
ン

比
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

校
正

・
相

対
効

率
・
総

合
動

作

１
３

M
1
.1

7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

ガ
ス

フ
ロ

ー
測

定
装

置
1

5
号

機
化

学
用

カ
ウ

ン
テ

ィ
ン

グ
室

化
学

管
理

○

・
出

力
電

圧
測

定
・
デ

ィ
ス

ク
リ

測
定

・
P

T
，

P
C

動
作

・
プ

リ
ン

タ
動

作
・
プ

ラ
ト

ー
測

定
・
計

数
効

率
校

正
o
r計

数
値

・
総

合
動

作

１
３

M
1
.1

7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

Ｇ
Ｍ

計
数

装
置

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

放
射

線
安

全

○

・
外

観
点

検
・
プ

ラ
ト

ー
特

性
確

認
・
各

部
動

作
確

認
・
総

合
動

作
試

験

１
Y

1
.1

7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

G
e
ガ

ン
マ

線
多

重
波

高
分

析
装

置
3

6
/
7
号

機
化

学
用

計
測

室
化

学
管

理

○

・
分

解
能

・
ピ

ー
ク

対
コ

ン
プ

ト
ン

比
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

校
正

・
相

対
効

率
・
総

合
動

作

１
３

M
1
.1

7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
テ

レ
ビ

会
議

シ
ス

テ
ム

（
社

内
向

）
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
テ

レ
ビ

会
議

シ
ス

テ
ム

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

よ
う

素
測

定
 器

装
置

（
放

射
能

観
測

車
に

搭
載

）
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
放

射
線

安
全

○

・
外

観
点

検
・
エ

ネ
ル

ギ
ー

分
解

能
測

定 ・
各

部
動

作
確

認
・
総

合
動

作
試

験

１
Ｙ

1
.1

7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

無
停

電
電

源
装

置
9

M
P

-
1
～

9
局

舎
；
各

1
台

放
射

線
安

全

○

・
外

観
点

検
・
各

部
動

作
確

認
・
総

合
動

作
試

験

１
Ｍ

１
Ｙ

1
.1

7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
放

射
能

観
測

車
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
放

射
線

安
全

○
法

定
点

検
（
車

両
）

６
Ｍ

，
１

２
Ｍ

1
.1

7

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
移

動
式

待
機

所
2

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン
○

法
定

点
検

（
車

両
）

外
観

点
検

３
Ｍ

１
２

Ｍ
1
.1

8

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
ハ

ン
ド

セ
ッ

ト
ス

ピ
ー

カ
2
5
9

6
7
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
各

建
屋

屋
外

電
気

機
器

○
外

観
点

検
１

Ｙ
1
.1

8

1
8
 /

 3
0

42



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
カ

ー
ド

ル
式

空
気

ボ
ン

ベ
ユ

ニ
ッ

ト
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
タ

ー
ビ

ン
○

外
観

点
検

１
２

Ｍ
1
.1

8

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
固

定
電

話
機

7
5

7
号

機
 R

/
B

 T
/
B

 C
/
B

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
中

央
制

御
室

電
子

通
信

○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備

電
力

保
安

通
信

用
電

話
設

備
P

H
S

2
1
5

7
号

機
 R

/
B

 T
/
B

 C
/
B

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
中

央
制

御
室

電
子

通
信

○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
電

力
保

安
通

信
用

電
話

設
備

F
A

X
2

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
中

央
制

御
室

電
子

通
信

○
外

観
点

検
機

能
確

認
６

Ｍ
1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
衛

星
電

話
設

備
（
社

内
向

）
5

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
自

主
対

策
設

備
専

用
電

話
設

備
（
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
）

7
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

子
通

信
○

外
観

点
検

機
能

確
認

６
Ｍ

1
.1

8
1
.1

9

１
７

条
の

７
資

機
材

電
源

ケ
ー

ブ
ル

（
発

電
機

～
制

御
盤

用
　

４
０

ｍ
）

3
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

１
７

条
の

７
資

機
材

電
源

ケ
ー

ブ
ル

（
制

御
盤

～
水

中
ポ

ン
プ

　
４

５
ｍ

）
3

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.2

１
７

条
の

７
資

機
材

吊
り

具
（
吊

ワ
イ

ヤ
ー

）
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.2

１
７

条
の

７
資

機
材

制
御

盤
（
発

電
機

及
び

ポ
ン

プ
接

続
用

）
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.2

１
７

条
の

７
資

機
材

固
縛

用
ヒ

モ
6

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.2

１
７

条
の

７
資

機
材

耐
熱

服
4

中
央

制
御

室
発

電

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.3

1
.1

3

１
７

条
の

７
資

機
材

酸
素

呼
吸

器
1
8

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.3

1
.1

3

１
７

条
の

７
資

機
材

不
織

布
カ

バ
ー

オ
ー

ル
1
8
9
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

不
織

布
カ

バ
ー

オ
ー

ル
4
2
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

綿
手

袋
1
8
9
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

8

1
9
 /

 3
0

43



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

綿
手

袋
4
2
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ゴ
ム

手
袋

3
7
8
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

4
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

ゴ
ム

手
袋

8
4
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

4
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル

タ
3
7
8
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル

タ
4
2
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ア
ノ

ラ
ッ

ク
9
4
5

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

ア
ノ

ラ
ッ

ク
4
2
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

タ
ン

グ
ス

テ
ン

ベ
ス

ト
1
4

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

8

2
0
 /

 3
0

44



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

全
面

マ
ス

ク
8
1
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

4
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

全
面

マ
ス

ク
2
8
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

4
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

セ
ル

フ
エ

ア
セ

ッ
ト

4
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

セ
ル

フ
エ

ア
セ

ッ
ト

4
中

央
制

御
室

放
射

線
安

全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

個
人

線
量

計
1
8
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

4
1
.1

8

2
1
 /

 3
0

45



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

個
人

線
量

計
7
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

4
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

電
動

フ
ァ

ン
付

き
全

面
マ

ス
ク

（
ろ

過
式

呼
吸

用
保

護
具

用
）

8
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.4

1
.5

1
.6

1
.8

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル

タ
（
電

動
フ

ァ
ン

付
き

全
面

マ
ス

ク
用

）
5
6
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

電
動

フ
ァ

ン
付

き
全

面
マ

ス
ク

（
ろ

過
式

呼
吸

用
保

護
具

用
）

2
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル

タ
（
電

動
フ

ァ
ン

付
き

全
面

マ
ス

ク
用

）
1
4
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

メ
ガ

ー
（
1
0
0
0
V

／
5
0
0
V

／
2
5
0
V

）
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
ま

た
は

中
央

制
御

室
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.2

1
.5

１
７

条
の

７
資

機
材

緊
急

用
工

具
袋

（
ピ

ン
ク

バ
ッ

ク
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

養
生

シ
ー

ト
，

固
縛

紐
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
（
電

源
車

内
に

収
納

）
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

メ
ガ

ー
（
1
0
0
0
Ｖ

／
5
0
0
V

／
2
5
0
V

 ）
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

テ
ス

タ
ー

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

接
地

棒
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

絶
縁

マ
ッ

ト
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

絶
縁

ゴ
ム

長
靴

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

絶
縁

ゴ
ム

手
袋

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

工
具

セ
ッ

ト
（
ド

ラ
イ

バ
ー

，
レ

ン
チ

，
ペ

ン
チ

，
ニ

ッ
パ

ー
，

電
工

ナ
イ

フ
，

圧
着

工
具

，
ハ

ン
マ

ー
，

ボ
ル

ト
，

ナ
ッ

ト
，

金
ヘ

ラ
，

レ
ガ

テ
ー

プ
，

エ
ン

パ
イ

ヤ
ク

ロ
ス

，
エ

フ
コ

テ
ー

プ
，

ビ
ニ

ル
テ

ー
プ

）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.1

4

2
2
 /

 3
0

46



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

平
編

導
線

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.4

１
７

条
の

７
資

機
材

ヨ
ウ

素
剤

1
4
4
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

ヨ
ウ

素
剤

3
2
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

水
（
1
.5

Ｌ
）

2
5
2
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
労

務
人

事
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

水
（
1
.5

Ｌ
）

2
8
0

中
央

制
御

室
労

務
人

事
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

食
料

3
7
8
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
労

務
人

事
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

食
料

4
2
0

中
央

制
御

室
労

務
人

事
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ホ
ー

ス
ブ

リ
ッ

ジ
6
4

車
載

タ
ー

ビ
ン

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.4

1
.6

１
７

条
の

７
資

機
材

ホ
ー

ス
バ

ン
ド

3
0

車
載

タ
ー

ビ
ン

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.4

1
.6

１
７

条
の

７
資

機
材

懐
中

電
灯

6
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.6

1
.8

1
.0

1
.1

1
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

ボ
ル

ト
カ

ッ
タ

ー
1

車
載

タ
ー

ビ
ン

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.6

1
.8

1
.1

0
1
.1

1

１
７

条
の

７
資

機
材

電
離

箱
式

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
8

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

7
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

電
離

箱
式

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
2

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6
1
.1

7

１
７

条
の

７
資

機
材

ユ
ニ

ッ
ク

車
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.5

１
７

条
の

７
資

機
材

ユ
ニ

ッ
ク

車
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.5

１
７

条
の

７
資

機
材

ト
ラ

ク
タ

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

１
７

条
の

７
資

機
材

ト
ラ

ク
タ

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

2
3
 /

 3
0

47



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

資
機

材
ト

レ
ー

ラ
ー

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

１
７

条
の

７
資

機
材

工
具

・
治

具
1

資
機

材
ト

レ
ー

ラ
ー

内
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.5

１
７

条
の

７
資

機
材

吊
り

具
（
吊

ワ
イ

ヤ
ー

，
シ

ャ
ッ

ク
ル

，
チ

ェ
ー

ン
ブ

ロ
ッ

ク
）

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

原
子

炉
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.1

5

１
７

条
の

７
資

機
材

可
搬

型
格

納
容

器
窒

素
供

給
設

備
ホ

ー
ス

8
資

機
材

置
場

原
子

炉
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.7

1
.9

１
７

条
の

７
資

機
材

ホ
ー

ス
バ

ン
ド

2
車

載
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.7

1
.9

１
７

条
の

７
資

機
材

靴
下

1
8
9
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

靴
下

4
2
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

帽
子

1
8
9
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

帽
子

4
2
0

中
央

制
御

室
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

汚
染

区
域

用
靴

4
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.7

1
.9

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

レ
バ

ー
ブ

ロ
ッ

ク
2

7
号

機
 R

/
B

 屋
上

出
入

口
（
北

側
）

建
築

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

0

１
７

条
の

７
資

機
材

コ
ン

テ
ナ

6
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

タ
ー

ビ
ン

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
資

機
材

懐
中

電
灯

8
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
タ

ー
ビ

ン
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

1
1
.1

2

１
７

条
の

７
資

機
材

懐
中

電
灯

6
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
防

災
安

全
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

2

１
７

条
の

７
資

機
材

帯
電

防
止

袋
1

ロ
ー

リ
車

載
保

全
総

括
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

充
電

レ
シ

プ
ソ

ー
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
保

全
総

括
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

充
電

イ
ン

パ
ク

ト
ド

ラ
イ

バ
ー

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

保
全

総
括

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

給
油

用
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

（
免

震
棟

地
下

軽
油

タ
ン

ク
用

）
1

ロ
ー

リ
車

載
保

全
総

括
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

2
4
 /

 3
0

48



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

給
油

用
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

（
Ｇ

Ｔ
Ｇ

地
下

軽
油

タ
ン

ク
用

）
1

ロ
ー

リ
車

載
保

全
総

括
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

懐
中

電
灯

2
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
保

全
総

括
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

ユ
ニ

ッ
ク

昇
降

用
階

段
2

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

長
靴

（
現

場
状

況
に

よ
り

使
用

）
6

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

ト
ル

ク
レ

ン
チ

（
ソ

ケ
ッ

ト
含

む
）

1
ロ

ー
リ

車
載

保
全

総
括

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

低
圧

ゴ
ム

手
袋

（
専

用
バ

ッ
グ

に
収

納
）

2
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

絶
縁

抵
抗

計
（
専

用
バ

ッ
グ

に
収

納
)

1
非

常
用

物
品

庫
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

サ
ン

ダ
ー

バ
フ

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

保
全

総
括

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

検
電

器
（
高

圧
用

検
電

器
）

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

ケ
ー

ブ
ル

ド
ラ

ム
ジ

ャ
ッ

キ
1

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
電

気
機

器
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

か
ん

ざ
し

1
大

湊
側

高
台

保
管

場
所

電
気

機
器

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

オ
イ

ル
吸

着
シ

ー
ト

1
ロ

ー
リ

車
載

保
全

総
括

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

Ｇ
Ｔ

Ｇ
地

下
軽

油
タ

ン
ク

給
油

口
南

京
錠

の
カ

ギ
1

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
保

全
総

括
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

低
圧

絶
縁

ゴ
ム

手
袋

［
中

操
］

2
中

央
制

御
室

計
測

制
御

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

5

１
７

条
の

７
資

機
材

接
続

ケ
ー

ブ
ル

［
中

操
］

2
3

中
央

制
御

室
計

測
制

御
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

5

１
７

条
の

７
資

機
材

プ
ラ

ス
ド

ラ
イ

バ
ー

［
中

操
］

2
中

央
制

御
室

計
測

制
御

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

5

１
７

条
の

７
資

機
材

ラ
ン

タ
ン

4
5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ラ
ン

タ
ン

4
6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

養
生

シ
ー

ト
3

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

養
生

シ
ー

ト
2

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

マ
ジ

ッ
ク

2
5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

マ
ジ

ッ
ク

2
6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ボ
ン

ベ
ト

ラ
ッ

ク
車

（
5
台

）
5

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
原

子
炉

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ポ
リ

袋
2
5

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ポ
リ

袋
2
0

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ホ
ー

ス
キ

ャ
ッ

プ
2

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ホ
ー

ス
キ

ャ
ッ

プ
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ヘ
ル

メ
ッ

ト
掛

け
1

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

2
5
 /

 3
0

49



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

ヘ
ル

メ
ッ

ト
掛

け
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

フ
ェ

ン
ス

2
8

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

フ
ェ

ン
ス

4
6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

微
粒

子
フ

ィ
ル

タ
3

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

微
粒

子
フ

ィ
ル

タ
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

バ
リ

ア
4

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

バ
リ

ア
2

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

は
さ

み
6

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

は
さ

み
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

バ
ケ

ツ
2

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

バ
ケ

ツ
2

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

粘
着

マ
ッ

ト
2

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

粘
着

マ
ッ

ト
2

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ト
レ

イ
1

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ト
レ

イ
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

電
動

送
風

機
2

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

電
動

送
風

機
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

テ
ー

プ
5

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

送
風

ユ
ニ

ッ
ト

B
O

X
2

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

送
風

ユ
ニ

ッ
ト

B
O

X
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

送
風

ホ
ー

ス
2

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

送
風

ホ
ー

ス
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

蛇
腹

ホ
ー

ス
3

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

蛇
腹

ホ
ー

ス
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

簡
易

タ
ン

ク
1

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

簡
易

シ
ャ

ワ
ー

1
5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
3

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

可
搬

型
空

気
浄

化
装

置
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

2
6
 /

 3
0

50



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

活
性

炭
フ

ィ
ル

タ
3

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

エ
ア

ー
テ

ン
ト

4
5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ウ
ェ

ッ
ト

テ
ィ

ッ
シ

ュ
1
0

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ウ
エ

ス
2

5
号

機
 R

/
B

 3
階

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

乾
電

池
内

蔵
型

照
明

4
中

央
制

御
室

放
射

線
安

全
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

乾
電

池
内

蔵
型

照
明

7
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

テ
ー

プ
3

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

簡
易

タ
ン

ク
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

簡
易

シ
ャ

ワ
ー

1
6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

活
性

炭
フ

ィ
ル

タ
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

エ
ア

ー
テ

ン
ト

2
6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ウ
ェ

ッ
ト

テ
ィ

ッ
シ

ュ
2

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
-

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ウ
エ

ス
1

6
号

機
 C

/
B

　
B

1
F
　

ク
リ

ー
ン

ア
ク

セ
ス

通
路

放
射

線
管

理
-

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

汚
染

防
護

服
1
8
9
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

6
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

個
人

線
量

計
1
8
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

6
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

全
面

マ
ス

ク
8
1
0

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

6
1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

養
生

シ
ー

ト
3
0

大
湊

側
高

台
保

管
場

所
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

5
号

機
緊

急
時

対
策

所

放
射

線
安

全

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

7

１
７

条
の

７
資

機
材

遮
蔽

材
9

M
P

-
1
～

9
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

7

１
７

条
の

７
資

機
材

検
出

器
保

護
カ

バ
ー

1
8

M
P

-
1
～

9
局

舎
；
各

2
個

放
射

線
安

全
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

7

１
７

条
の

７
資

機
材

風
向

風
速

計
1

構
内

車
庫

放
射

線
安

全
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

7

１
７

条
の

７
資

機
材

風
向

風
速

計
1

免
震

重
要

棟
放

射
線

安
全

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

7

１
７

条
の

７
資

機
材

簡
易

ト
イ

レ
3

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
総

務
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

一
般

テ
レ

ビ
（
回

線
，

機
器

）
1
式

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
労

務
人

事
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

社
内

パ
ソ

コ
ン

（
回

線
，

機
器

）
8
4

5
号

機
緊

急
時

対
策

所
業

務
シ

ス
テ

ム
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

8

１
７

条
の

７
資

機
材

設
備

図
書

1
5
号

機
緊

急
時

対
策

所
安

全
総

括
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

8

2
7
 /

 3
0

51



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

検
相

器
1

中
央

制
御

室
発

電
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

高
圧

用
検

電
器

1
中

央
制

御
室

発
電

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

低
圧

用
検

電
器

1
中

央
制

御
室

発
電

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

デ
ジ

タ
ル

テ
ス

タ
2

中
央

制
御

室
発

電
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

１
７

条
の

７
資

機
材

懐
中

電
灯

1
0

中
央

制
御

室

発
電

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

4
1
.1

5
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

乾
電

池
内

蔵
型

照
明

(三
脚

タ
イ

プ
)

4
中

央
制

御
室

発
電

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

乾
電

池
内

蔵
型

照
明

(ラ
ン

タ
ン

タ
イ

プ
)

1
7

中
央

制
御

室
発

電
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

革
手

袋
2

中
央

制
御

室
発

電
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

１
７

条
の

７
資

機
材

高
圧

絶
縁

ゴ
ム

手
袋

1
中

央
制

御
室

発
電

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

低
圧

絶
縁

ゴ
ム

手
袋

2
中

央
制

御
室

発
電

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.3

1
.5

1
.7

1
.9

1
.1

4
1
.1

5

１
７

条
の

７
資

機
材

絶
縁

長
靴

1
中

央
制

御
室

発
電

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

絶
縁

マ
ッ

ト
1

中
央

制
御

室
発

電
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

接
地

棒
1

中
央

制
御

室
発

電
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

偏
平

導
線

1
中

央
制

御
室

発
電

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.1

4

2
8
 /

 3
0

52



重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

７
資

機
材

ウ
ィ

ル
キ

ー

7
中

央
制

御
室

発
電

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

0
1
.1

1
1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

ス
パ

ナ

8
中

央
制

御
室

発
電

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

ト
ル

ク
レ

ン
チ

1
中

央
制

御
室

発
電

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.4

1
.6

1
.7

1
.8

１
７

条
の

７
資

機
材

モ
ン

キ
ー

レ
ン

チ
1

中
央

制
御

室
発

電
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.5

１
７

条
の

７
資

機
材

ラ
チ

ェ
ッ

ト
レ

ン
チ

2
中

央
制

御
室

発
電

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.3

1
.1

4

１
７

条
の

７
資

機
材

六
角

レ
ン

チ
2

中
央

制
御

室
発

電
－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.1

6

１
７

条
の

７
資

機
材

プ
ラ

ス
ド

ラ
イ

バ
ー

2
中

央
制

御
室

発
電

－

資
機

材
管

理
に

よ
る

資
機

材
管

理
に

よ
る

1
.2

1
.3

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

1
.1

5

１
７

条
の

７
資

機
材

ボ
ン

ベ
運

搬
台

車
1

7
号

機
 R

/
B

 4
階

発
電

－
資

機
材

管
理

に
よ

る
資

機
材

管
理

に
よ

る
1
.3

１
７

条
の

８
大

規
模

損
壊

設
備

水
槽

付
消

防
ポ

ン
プ

自
動

車
（
A

-
Ⅱ

級
）

1
自

衛
消

防
隊

建
屋

モ
バ

イ
ル

設
備

管
理

○

法
定

点
検

（
車

両
）

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

、
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

2

１
７

条
の

８
大

規
模

損
壊

設
備

化
学

消
防

自
動

車
（
A

-
Ⅱ

級
）

1
自

衛
消

防
隊

建
屋

モ
バ

イ
ル

設
備

管
理

○

法
定

点
検

（
車

両
）

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

、
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

2

１
７

条
の

８
大

規
模

損
壊

設
備

化
学

消
防

自
動

車
（
A

-
Ⅱ

級
）

1
荒

浜
側

高
台

保
管

場
所

モ
バ

イ
ル

設
備

管
理

○

法
定

点
検

（
車

両
）

外
観

点
検

分
解

点
検

３
Ｍ

、
１

２
Ｍ

１
２

Ｍ
１

２
０

Ｍ

1
.1

2

2
9
 /

 3
0
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重
大

事
故

等
及

び
大

規
模

損
壊

対
応

に
必

要
な

設
備

・
資

機
材

一
覧

表
（
案

）

条
文

対
処

設
備

設
備

・
資

機
材

名
称

数
量

設
置

場
所

所
管

箇
所

保
全

対
象

範
囲

点
検

及
び

試
験

の
項

目
頻

度
技

術
的

能
力

１
７

条
の

８
大

規
模

損
壊

設
備

大
型

化
学

高
所

放
水

車
1

荒
浜

側
高

台
保

管
場

所
モ

バ
イ

ル
設

備
管

理
○

法
定

点
検

（
車

両
）

艤
装

部
点

検
３

Ｍ
，

１
２

Ｍ
１

２
Ｍ

1
.1

2

3
0
 /

 3
0
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４ ． サーベランス頻度の設定について 

 

ＢＷＲ６社で作成した「保安規定変更に係る基本方針」（令和元 年８月１

日 改訂３）（以下，「基本方針」という。）では，運転上の制限を設定してい

る設備に対する定期的に運転上の制限を満足しているかの確認（以下，「サ

ーベランス」という。） を実施する頻度について，以下のとおり整理してい

る。[ 記載箇所： 4 . 2 - 2 頁] 

 

4 . 2 サーベランスの設定方針 

（２） サーベランス頻度 

b . 重大事故等対処設備のサーベランス頻度の設定 

重大事故等対処設備には常設設備と可搬設備があり，常設設備は系統

に接続されているか，容易に接続可能な状態となっており，可搬設備に

ついては系統と切り離して保管された状態となっている。この可搬設備

のサーベランス頻度は，運用管理の観点から当面，保守管理計画に定め

る点検計画の点検頻度のうち最も短い３ヶ月毎を上限とする。常設設備

については，保守管理計画に定める点検計画の点検・補修の実施頻度以

内で設定する。 

 

 

５ ．柏崎刈羽原子力発電所７号炉におけるサーベランス頻度の設定 

 

柏崎刈羽原子力発電所７号炉に整備する常設及び可搬設備の重大事故等

対処設備の点検計画（案）と，柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変

更認可申請（補正）に記載しているサーベランスの内容および頻度について，

別紙のとおり整理し，すべての重大事故等対処設備について，点検計画実施

頻度以内にサーベランスを規定することを確認する。 
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

代
替

制
御

棒
挿

入
機
能

 
６
６
－
１
－
１

 
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
AT

W
S
緩
和
設
備
（
代
替
制
御
棒
挿
入
機

能
）

 
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

原
子
炉
圧
力
高

 
６
６
－
１
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
及
び
起
動
に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ

と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
 チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
  

定
事
検
停
止
時

 
 

定
事
検
停
止
時

 

原
子
炉
圧
力

 
（

B2
1-

PT
01

2A
～

C）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
水

位
異

常
低

（
レ

ベ
ル

２
）

 

６
６
－
１
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
及
び
起
動
に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ

と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
 チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
  

定
事
検
停
止
時

 
 

定
事
検
停
止
時

 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

 
（

B2
1-

LT
02

3A
～

D
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

手
動
Ａ
Ｒ
Ｉ

 
６
６
－
１
－
１

 
論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
手
動
Ａ
Ｒ
Ｉ

 
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

代
替

冷
却

材
再

循
環

ポ
ン

プ
・

ト
リ
ッ
プ
機
能

 

６
６
－
１
－
２

 
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
AT

W
S
緩
和
設
備
（
代
替
冷
却
材
再
循
環

ポ
ン
プ
・
ト
リ
ッ
プ
機
能
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

原
子
炉
圧
力
高

 
６
６
－
１
－
２

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
及
び
起
動
に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ

と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
 チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
  

定
事
検
停
止
時

 
 

定
事
検
停
止
時

 

原
子
炉
圧
力

 
（

B2
1-

PT
01

2A
～

C）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
水

位
低

（
レ
ベ
ル
３
）

 
６
６
－
１
－
２

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
及
び
起
動
に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ

と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
 チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
  

定
事
検
停
止
時

 
 

定
事
検
停
止
時

 

原
子
炉
水
位
（
狭
帯
域
）

 
（

B2
1-

LT
02

2A
～

C）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
水

位
異

常
低

（
レ

ベ
ル

２
）

 

６
６
－
１
－
２

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
及
び
起
動
に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ

と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
 チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
  

定
事
検
停
止
時

 
 

定
事
検
停
止
時

 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

 
（

B2
1-

LT
02

3A
～

C）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

56



柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

Ｒ
Ｉ

Ｐ
－

Ａ
Ｓ

Ｄ
手

動
ス

イ
ッ

チ
 

６
６
－
１
－
２

 
論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｉ
Ｐ
－
Ａ
Ｓ
Ｄ
手
動
ス
イ
ッ
チ

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

高
圧

代
替

注
水

系
ポ
ン
プ

 
６
６
－
２
－
１

 
高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

ま
た
，
ポ
ン
プ
の
運
転
確
認
後
，
ポ
ン
プ
の
運
転
確
認
に
際
し
て
使

用
し
た
弁
が
待
機
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

待
機
状
態
と
な

る
前
に
１
回

 

高
圧
代
替
注
水
系
ポ
ン
プ

 
（

E6
1-

C0
01

）
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
２
－
１

 
原
子
炉
圧
力
が
１
．
０
３

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
に
お
い
て
，
高
圧
代
替

注
水
系
ポ
ン
プ
の
流
量
が
図

66
-2

-1
 に

定
め
る
領
域
内
に
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
ポ
ン
プ
の
運
転
確
認
後
，
ポ
ン
プ
の
運
転

確
認

に
際

し
て

使
用

し
た

弁
が

待
機

状
態

に
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

定
事
検
停
止
後

の
原
子
炉
起
動

中
に
１
回

 
６
６
－
２
－
１

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
 

高
圧

代
替

注
水

系
注
入
弁

 
６
６
－
２
－
１

 
高

圧
代

替
注

水
系

に
お

け
る

注
入

弁
が

開
す

る
こ

と
及

び
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

過
酷

事
故

時
蒸

気
止

め
弁

が
動

作
可

能
（

中
操

全

閉
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

。
ま
た
，
動
作
確
認
後

，
動
作
確
認

に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

待
機
状
態
と
な

る
前
に
１
回

 

高
圧
代
替
注
水
系
注
入
弁

 
（

E6
1-

F0
04

）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 
６
６
－
２
－
１

 
高
圧
代
替
注
水
系
に
お
け
る
注
入
弁
が
開
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状

態
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
後

の
原
子
炉
起
動

中
に
１
回

 
６
６
－
２
－
１

 
原
子
炉
圧
力
が
１
．
０
３

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
に
お
い
て
，
高
圧
代
替

注
水
系
に
お
け
る
注
入
弁
が
開
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動

作
確
認
後
，
動
作
確
認

に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認

す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
過

酷
事

故
時

蒸
気

止
め

弁
 

６
６
－
２
－
１

 
高

圧
代

替
注

水
系

に
お

け
る

注
入

弁
が

開
す

る
こ

と
及

び
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

過
酷

事
故

時
蒸

気
止

め
弁

が
動

作
可

能
（

中
操

全

閉
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

。
ま
た
，
動
作
確
認
後

，
動
作
確
認

に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

待
機
状
態
と
な

る
前
に
１
回

 
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

過
酷

事
故

時
蒸

気
止
め
弁

 
（

E5
1-

F0
34

）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

高
圧

代
替

注
水

系
及
び
原
子
炉

 
隔

離
時

冷
却

系

（
現
場
起
動
）

 

６
６
－
２
－
２

 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
（
原
子

炉
圧
力
が
１
．
０
３

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
）
に
お
い
て
，
高
圧
代
替
注

水
系

を
現

場
操

作
に

よ
り

起
動

す
る

た
め

に
必

要
な

電
動

弁
の

手

動
操

作
用

レ
バ

ー
及

び
ハ

ン
ド

ル
が

取
り

付
け

ら
れ

て
い

る
こ

と

を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
資
機
材
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す
る
も

の
で
は
な
い
。

 

６
６
－
２
－
２

 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
（
原
子

炉
圧
力
が
１
．
０
３

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
）
に
お
い
て
，
原
子
炉
隔
離

時
冷

却
系

を
現

場
操

作
に

よ
り

起
動

す
る

た
め

に
必

要
な

電
動

弁

の
手

動
操

作
用

レ
バ

ー
及

び
ハ

ン
ド

ル
が

取
り

付
け

ら
れ

て
い

る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 

左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
資
機
材
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す
る
も

の
で
は
な
い
。
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

ほ
う

酸
水

注
入

系
ポ
ン
プ

 
６
６
－
２
－
３

 
定
事
検
停
止
時
に
，
ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ
の
吐
出
圧
力
が
８
．
４

３
M

Pa
[g

ag
e]
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 

ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ

 
（

C4
1-

C0
01

A,
B）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
２
－
３

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
ほ
う
酸

水
注
入
ポ
ン
プ
の
吐
出
圧
力
が
８
．
４
３

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
ポ
ン
プ
の
運
転
確
認
後
，
ポ
ン
プ
の
運

転
確

認
に

際
し

て
使

用
し

た
弁

が
待

機
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 

ほ
う

酸
水

注
入

系
貯
蔵
タ
ン
ク

 
６
６
－
２
－
３

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
ほ
う
酸

水
貯
蔵
タ
ン
ク
の
液
位
及
び
温
度
が
図
２
４
－
１
，
２
の
範
囲
内
に

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

毎
日
１
回

 
左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
水
量
，
濃
度
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す

る
も
の
で
は
な
い
。

 
代

替
自

動
減

圧

機
能

 
６
６
－
３
－
１

 
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
代
替
自
動
減
圧
機
能

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

原
子

炉
水

位
異

常
低

（
レ

ベ
ル

１
）

 

６
６
－
３
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
（
原
子
炉
圧
力
が
１
．

０
３

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
の
場
合
）
に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ

と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
 チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
   

定
事
検
停
止
時

 
 

定
事
検
停
止
時

 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

 
（

B2
1-

LT
00

3E
～

G
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
吐

出
圧

力
高

 

６
６
－
３
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
（
原
子
炉
圧
力
が
１
．

０
３

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
の
場
合
）
に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ

と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
 チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
   

定
事
検
停
止
時

 
 

定
事
検
停
止
時

 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力

 
（

E1
1-

PT
00

3A
-1

,B
-1

,C
-1
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

始
動
タ
イ
マ

 
６
６
－
３
－
１

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
限
時
継
電
器

 
（

B2
1-

T4
63

A,
B）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

自
動

減
圧

系
の

起
動

阻
止

ス
イ

ッ
チ

 

６
６
－
３
－
１

 
論
理
回
路
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
自
動
減
圧
系
の
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

主
蒸

気
逃

が
し

安
全

弁
（

手
動

減
圧
）

 

６
６
－
３
－
２

 
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
性
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

Ａ
Ｍ

用
切

替
装

置
（
Ｓ
Ｒ
Ｖ
）

 
６
６
－
３
－
３

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い
て
，
Ａ
Ｍ
用
切

替
装
置
（
Ｓ
Ｒ
Ｖ
）
が

使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り

確
認
す
る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 

AM
用
切
替
装
置
（

SR
V）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

逃
が

し
安

全
弁

用
可

搬
型

蓄
電

池
 

６
６
－
３
－
３

 
逃

が
し

安
全

弁
用

可
搬

型
蓄

電
池

の
蓄

電
池

電
圧

が
１

３
１

Ｖ
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
（
Ｄ
Ｃ

用
）

 
(Z

13
-K

7E
/S

-0
01

, 1
3-

K
7E

/S
-0

07
) 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
逃
が
し

安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

非
常

用
窒

素
ガ

ス
供
給
弁

 
常

用
・

非
常

用

窒
素

ガ
ス

連
絡

弁
 

常
用

窒
素

ガ
ス

供
給
止
め
弁

 

６
６
－
３
－
３

 
高

圧
窒

素
ガ

ス
供

給
系

Ａ
系

及
び

Ｂ
系

の
供

給
圧

力
の

設
定

値
が

　
　
　
　

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
に
設
定
で
き
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と

も
に
，
非
常
用
窒
素
ガ

ス
供
給
弁
，
常
用
・
非
常
用
窒
素
ガ
ス
連
絡

弁
及

び
常

用
窒

素
ガ

ス
供

給
止

め
弁

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た

弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
非
常
用
窒
素
ガ
ス
供
給
弁

 
（

P5
4-

M
O

-F
00

3A
,B
）

 
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
常
用
・
非
常
用
窒
素
ガ
ス
連
絡

弁
 

（
P5

4-
M

O
-F

01
2A

,B
）

 
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
常
用
窒
素
ガ
ス
供
給
止
弁

 
（

P5
4-

M
O

-F
20

3）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

高
圧

窒
素

ガ
ス

ボ
ン
ベ

 
６
６
－
３
－
３

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
高
圧
窒

素
ガ
ス
ボ
ン
ベ
の
外
観
点
検
，
規
定
圧
力
を
確
認
し
，
使
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
高

圧
窒

素
ガ

ス
供

給
系

窒
素

ガ
ス

ボ
ン

ベ
 

1.
外
観
点
検

 
１
Ｃ

 

復
水

移
送

ポ
ン

プ
 

６
６

－
４
－
１

 
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
運
転
に
て
，
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
，
流
量
が

　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
復
水
移

送
ポ
ン
プ
２
台
で
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
，
復
水
移
送
ポ
ン

プ
１

台
で

流
量

が
　
　
　
ｍ

３
／

ｈ
以

上
確

保
可

能
で

あ
る

こ
を

確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 

復
水
移
送
ポ
ン
プ

 
（

P1
3-

C0
01

A,
B,

C）
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
４
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

に
お

い
て

，
復

水
移

送
ポ

ン
プ

２
台

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ

と
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換

※
に
お
い
て
は
，
復
水
移
送
ポ
ン
プ

１
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 

復
水

補
給

水
系

タ
ー

ビ
ン

建
屋

負
荷
遮
断
弁

 

６
６
－
４
－
１

 
復

水
補

給
水

系
に

お
け

る
タ

ー
ビ

ン
建

屋
負

荷
遮

断
弁

が
動

作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に

際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
 
Ｔ
／
Ｂ
負
荷
遮
断
弁

 
（

P1
3-

M
O

-F
02

9）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

低
圧

注
水

系
注

入
隔

離
弁

及
び

洗
浄
水
弁

 

６
６
－
４
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

※
に
お
い
て
，
低
圧
注
水
系
Ａ
系
及
び
Ｂ
系
に
お
け
る
注
入
隔

離
弁

及
び

洗
浄

水
弁

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま

た
，
動
作
確
認
後
，
動

作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態

を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
00

5A
,B
）

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
ラ
イ
ン
洗
浄
水
止
め
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
03

2A
,B
）

 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

－
 

 
６
６
－
４
－
２

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－

 

よ
う

素
フ

ィ
ル

タ
 

   

６
６
－
５
－
１

 
よ
う
素
フ
ィ
ル
タ
の
性
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 

Ｆ
Ｖ
ヨ
ウ
素
除
去
フ
ィ
ル
タ

 
（

T6
1-

D
00

8A
,B
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

※
：
原
子
炉
の
状
態
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 
(1

) 
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 
(2

) 
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

59



柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

フ
ィ
ル
タ
装
置

 
６
６
－
５
－
１

 
フ
ィ
ル
タ
装
置
の
性
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 

原
子

炉
格

納
容

器
フ

ィ
ル

タ
ベ

ン
ト

装

置
 

（
T6

1-
D

00
5）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
格
納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま

た
，
系
統
が
窒
素
置
換

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
系
統
圧
力
が
保
持
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 

フ
ィ
ル
タ
装
置
の
ス
ク
ラ
バ
水
の
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
濃
度
が

 
　
　
　
ｗ
ｔ
％
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
ｐ
Ｈ
が
　
　
以
上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
後

の
原
子
炉
起
動

前
に
１
回

 

左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
水
量
，
濃
度
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す

る
も
の
で
は
な
い
。

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
フ
ィ
ル

タ
装

置
の

ス
ク

ラ
バ

水
位

が
５

０
０

ｍ
ｍ

以
上

及
び

２
２

０
０

ｍ

ｍ
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
水
量
，
濃
度
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す

る
も
の
で
は
な
い
。

 
ド

レ
ン

移
送

ポ

ン
プ

 
６
６
－
５
－
１

 
ド
レ
ン
移
送
ポ
ン
プ
の
流
量
が
９
．
１
ｍ

3 ／
ｈ

，
揚
程
が
１
４
．
３

ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｆ
Ｖ
容
器
ド
レ
ン
移
送
ポ
ン
プ

 
（

T6
1-

C0
02

A,
B）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

電
動

駆
動

弁
，

空
気

駆
動

弁
及

び
遠

隔
手

動
操

作
設
備

 

６
６
－
５
－
１

 
必
要
な
電
動
駆
動
弁
，
空
気
駆
動
弁
及
び
遠
隔
手
動
操
作
設
備
を
用

い
た
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認

後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
電
動
駆
動
弁
，
空
気
駆
動
弁
及
び
遠
隔
手

動
弁
操
作
設
備

 
（

T6
1-

AO
-F

00
1）

 
（

T3
1-

AO
-F

01
9,

F0
22

）
 

（
T3

1-
M

O
-F

07
0,

F0
72

）
 

1.
分
解
点
検

 
６
５
Ｍ

 

ス
ク

ラ
バ

水
ｐ

Ｈ
制
御
装
置

 
６
６
－
５
－
１

 
ス
ク
ラ
バ
水
ｐ
Ｈ
制
御
装
置
の
性
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 

ス
ク
ラ
バ
水

pH
制
御
設
備
（
可
搬
型
）

（
6，

7
号
機
共
用
）

 
1.
分
解
点
検

 
９
１
Ｍ

 
６
６
－
５
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
ス
ク
ラ

バ
水

ｐ
Ｈ

制
御

装
置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま

た
，
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
保
有
量
が
　
　
　
　
　
Ｌ
以
上
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 

遠
隔

空
気

駆
動

弁
操

作
用

ボ
ン

ベ
 

６
６
－
５
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
遠
隔
空

気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
・
Ｐ
Ｃ
Ｖ
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
容
器
側
隔
離

弁
操
作
用
空
気
ボ
ン
ベ

 
・
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
排
気
筒
側
隔
離

弁
操
作
用
空
気
ボ
ン
ベ

 

1.
外
観
点
検

 
１
Ｃ

 

電
動

駆
動

弁
，

空
気

駆
動

弁
及

び
遠

隔
手

動
操

作
設
備

 

６
６
－
５
－
２

 
必
要
な
電
動
駆
動
弁
，
空
気
駆
動
弁
及
び
遠
隔
手
動
操
作
設
備
を
用

い
た
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認

後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
電
動
駆
動
弁
，
空
気
駆
動
弁
及
び
遠
隔
手

動
弁
操
作
設
備

 
（

T6
1-

AO
-F

00
2）

 
（

T3
1-

AO
-F

01
9,

F0
22

）
 

（
T3

1-
M

O
-F

07
0,

F0
72

）
 

1.
分
解
点
検

 
６
５
Ｍ

 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

 
６
６
－
５
－
２

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
耐
圧
強

化
ベ
ン
ト
系
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

遠
隔

空
気

駆
動

弁
操

作
用

ボ
ン

ベ
 

６
６
－
５
－
２

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
遠
隔
空

気
駆
動
弁
操
作
用
ボ
ン
ベ
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
・
Ｐ
Ｃ
Ｖ
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
容
器
側
隔
離

弁
操
作
用
空
気
ボ
ン
ベ

 
・
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
排
気
筒
側
隔
離

弁
操
作
用
空
気
ボ
ン
ベ

 

1.
外
観
点
検

 
１
Ｃ

 

可
搬

型
窒

素
供

給
装
置

 
６
６
－
５
－
３

 
可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
の
吐
出
圧
力
が
０
．
５

M
Pa

，
流
量
が
７
０

N
m

3 /h
（
窒
素
純
度
９
９
％
以
上

※
２
に
て
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 
※
２
：
酸
素
濃
度
１
％
未
満
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
（

6，
7
号
機
共
用

） 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｃ

 

６
６
－
５
－
３

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
可
搬
型

窒
素
供
給
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

熱
交

換
器

ユ
ニ

ッ
ト

 
６
６
－
５
－
４

 
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
（

P2
7-

D
20

00
,D

30
00

,D
40

00
）
の
代
替
原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

の
流

量
及

び
揚

程
が

以
下

を
満

足
し

て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
・
流
量
が
６
５
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
揚
程
が
６
５
ｍ
以
上
。

 
・
流
量
が
６
８
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
揚
程
が
５
６
ｍ
以
上
。

 
・
流
量
が
７
０
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
揚
程
が
５
３
ｍ
以
上
。

 

２
年
に
１
回

 

・
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
（
東
芝
製
）

（
6,

7
号
機
共
用

）（
P2

7-
D

20
00

,D
30

00
,D

40
00

）
 

・
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
（
日
立
製
）

（
6,

7
号
機
共
用
）

 
（

P2
7-

D
10

00
,D

50
00

）
 

1.
分
解
点
検

 
１
０
Ｙ

 
６
６
－
５
－
４

 
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト
（

P2
7-

D
10

00
,D

50
00

）
の

代
替

原
子

炉
補

機
冷

却
水

ポ
ン

プ
の

流
量

及
び

揚
程

が
以

下
を

満
足

し
て

い
る

こ

と
を
確
認
す
る
。

 
・
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
。

 
・
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
。

 
・
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
。

 

２
年
に
１
回

 

６
６
－
５
－
４

 
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

2.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

大
容

量
送

水
車

（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ
ト
用
）

 

６
６
－
５
－
４

 
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
の
流
量
が
１
１
０
０
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
吐
出
圧

力
が
０
．
６
１

M
Pa

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 

１
年
に
１
回

 

大
容

量
送

水
車

（
熱

交
換

器
ユ

ニ
ッ

ト

用
）

(6
,7

号
機
共
用

) 

1.
分
解
点
検

 
１
０
Ｙ

 

６
６
－
５
－
４

 
大
容
量
送
水
車
（
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
用
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 
 

３
ヶ
月
に
１
回

 
2.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

常
用

冷
却

水
供

給
側

分
離

弁
及

び
常

用
冷

却
水

戻
り
側
分
離
弁

 

６
６
－
５
－
４

 
原

子
炉

補
機

冷
却

水
系

に
お

け
る

常
用

冷
却

水
供

給
側

分
離

弁
及

び
常

用
冷

却
水

戻
り

側
分

離
弁

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。
ま
た
，
動
作
確

認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の

開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
冷
却
水
供
給
側
分
離
弁

 
（

P2
1-

M
O

-F
01

6A
,B

,C
）

 
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
冷
却
水
戻
り
側
分
離
弁

 
（

P2
1-

M
O

-F
03

7A
,B

,C
）

 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

残
留

熱
除

去
系

熱
交
換
器
冷
却

 
水
止
め
弁

 

６
６
－
５
－
４

 
原

子
炉

補
機

冷
却

系
に

お
け

る
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
冷

却
水

止
め
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認

後
，
動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
Ｒ

Ｃ
Ｗ

 
Ｒ

Ｈ
Ｒ

熱
交

換
器

冷
却

水
出

口
弁

 
（

P2
1-

M
O

-F
04

2A
,B

,C
）

 
1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

復
水

移
送

ポ
ン

プ
 

６
６

－
５
－
５

 
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
運
転
に
て
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
，
流
量
が
　

　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
復
水
移
送
ポ

ン
プ
２
台
運
転
で
，
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
確
保
可
能
以
上

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 

復
水
移
送
ポ
ン
プ

 
（

P1
3-

C0
01

A,
B,

C）
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

６
６
－
５
－
５

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
復
水
移

送
ポ
ン
プ
２
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 

残
留

熱
除

去
系

高
圧

炉
心

注
水

系
第
一
止
め
弁

 
 残

留
熱

除
去

系

高
圧

炉
心

注
水

系
第
二
止
め
弁

 
 下

部
ド

ラ
イ

ウ

ェ
ル

注
水

ラ
イ

ン
隔
離
弁

 
 下

部
ド

ラ
イ

ウ

ェ
ル

注
水

流
量

調
節
動
弁

 

６
６
－
５
－
５

 
残

留
熱

除
去

系
高

圧
炉

心
注

水
系

第
一

止
め

弁
及

び
残

留
熱

除
去

系
高
圧
炉
心
注
水
系
第
二
止
め
弁
，
下
部
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
注
水
ラ
イ

ン
隔

離
弁

及
び

下
部

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

注
水

流
量

調
節

弁
が

動
作

可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に

際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
系
第
一
止
め
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
06

1）
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
系
第
二
止
め
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
06

2）
 

Ｍ
Ｕ

Ｗ
Ｃ

下
部

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

注
水

ラ

イ
ン
隔
離
弁

 
（

P1
3-

M
O

-F
09

5）
 

Ｍ
Ｕ

Ｗ
Ｃ

下
部

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

注
水

流

量
調
節
弁

 
（

P1
3-

M
O

-F
09

4）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

復
水

補
給

水
系

タ
ー

ビ
ン

建
屋

負
荷
遮
断
弁

 

６
６
－
５
－
５

 
復

水
補

給
水

系
に

お
け

る
タ

ー
ビ

ン
建

屋
負

荷
遮

断
弁

が
動

作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に

際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 
Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
 
Ｔ
／
Ｂ
負
荷
遮
断
弁

 
（

P1
3-

M
O

-F
02

9）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

低
圧

注
水

系
Ａ

系
及
び
Ｂ
系

 
注
入
隔
離
弁

 
 洗
浄
水
弁

 

６
６
－
５
－
５

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
低
圧
注

水
系

Ａ
系

及
び

Ｂ
系

に
お

け
る

注
入

隔
離

弁
及

び
洗

浄
水

弁
が

動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確

認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 
    

１
ヶ
月
に
１
回

 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
00

5A
,B
）

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
ラ
イ
ン
洗
浄
水
止
め
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
03

2A
,B
）

 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

62



柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
Ｂ

系
 

 洗
浄
水
弁

 
 格

納
容

器
冷

却

ラ
イ
ン
隔
離
弁

 
 格

納
容

器
冷

却

流
量
調
節
弁

 
 圧

力
抑

制
室

ス

プ
レ

イ
注

入
隔

離
弁

 

６
６
－
５
－
５

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
Ｂ
系
に
お
け
る
洗
浄
水
弁
，
格
納
容
器
冷
却
ラ

イ
ン
隔
離
弁
，
格
納
容

器
冷
却
流
量
調
節
弁
及
び
圧
力
抑
制
室
ス
プ

レ
イ
注
入
隔
離
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，

動
作
確
認
後
，
動
作
確

認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確

認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
ラ
イ
ン
洗
浄
水
止
め
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
03

2B
）

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
隔
離
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
01

8B
）

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
01

7B
）

 
Ｒ

Ｈ
Ｒ

 
Ｓ

／
Ｐ

ス
プ

レ
イ

注
入

隔
離

弁
 

（
E1

1-
M

O
-F

01
9B

）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

－
 

６
６
－
５
－
６

 
－

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

復
水

移
送

ポ
ン

プ
 

６
６

－
６
－
１

 
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
運
転
に
て
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
，
流
量
が
　

　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
復
水
移
送
ポ

ン
プ

２
台

で
流

量
が
　
　
　
ｍ

３
／

ｈ
以

上
確

保
可

能
で

あ
る

こ

と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 

復
水
移
送
ポ
ン
プ

 
（

P1
3-

C0
01

A,
B,

C）
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

６
６
－
６
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い
て
，
復
水
移
送

ポ
ン
プ
２
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 

タ
ー

ビ
ン

建
屋

負
荷
遮
断
弁

 
６
６
－
６
－
１

 
復

水
補

給
水

系
に

お
け

る
タ

ー
ビ

ン
建

屋
負

荷
遮

断
弁

が
動

作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に

際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
 
Ｔ
／
Ｂ
負
荷
遮
断
弁

 
（

P1
3-

M
O

-F
02

9）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
Ｂ

系
に

お
け

る
洗

浄
水

弁
，

格
納

容
器

冷
却

ラ
イ

ン
隔

離
弁

，
格

納
容

器
冷

却
流

量
調

節
弁

及
び

圧
力

抑
制

室
ス

プ
レ

イ
注

入
隔

離
弁

 

６
６
－
６
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
に
お
い
て
，
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
冷
却
系
Ｂ
系
に
お
け
る
洗
浄
水
弁
，
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ

ン
隔
離
弁
，
格
納
容
器

冷
却
流
量
調
節
弁
及
び
圧
力
抑
制
室
ス
プ
レ

イ
注
入
隔
離
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動

作
確
認
後
，
動
作
確
認

に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認

す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
入
ラ
イ
ン
洗
浄
水
止
め
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
03

2B
）

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
ラ
イ
ン
隔
離
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
01

8B
）

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
格
納
容
器
冷
却
流
量
調
節
弁

 
（

E1
1-

M
O

-F
01

7B
）

 
Ｒ

Ｈ
Ｒ

 
Ｓ

／
Ｐ

ス
プ

レ
イ

注
入

隔
離

弁
 

（
E1

1-
M

O
-F

01
9B

）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

－
 

６
６
－
６
－
２

 
－

 
－

 
－

 
－

 
－
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

復
水

移
送

ポ
ン

プ
 

６
６

－
７
－
１

 
復
水
移
送
ポ
ン
プ
１
台
運
転
に
て
揚
程
が
　
　
ｍ
，
流
量
が
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
復
水
移
送
ポ
ン
プ

 
（

P1
3-

C0
01

A,
B,

C）
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
７
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
復
水
移

送
ポ
ン
プ
１
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 

下
部

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

注
水

流
量

調
節

弁
及

び
下

部
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
注

水
ラ

イ
ン

隔
離
弁

 

６
６
－
７
－
１

 
復

水
補

給
水

系
に

お
け

る
下

部
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
注

水
流

量
調

節
弁

及
び

下
部

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

注
水

ラ
イ

ン
隔

離
弁

が
動

作
可

能
で

あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に
際
し
て

作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る

 

定
事
検
停
止
時

 
Ｍ

Ｕ
Ｗ

Ｃ
下

部
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
注

水
流

量
調
節
弁

 
（

P1
3-

M
O

-F
09

4）
 

Ｍ
Ｕ

Ｗ
Ｃ

下
部

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

注
水

ラ

イ
ン
隔
離
弁

 
（

P1
3-

M
O

-F
09

5）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

タ
ー

ビ
ン

建
屋

負
荷
遮
断
弁

 
６
６
－
７
－
１

 
復

水
補

給
水

系
に

お
け

る
タ

ー
ビ

ン
建

屋
負

荷
遮

断
弁

が
動

作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，
動
作
確
認
に

際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
 
Ｔ
／
Ｂ
負
荷
遮
断
弁

 
（

P1
3-

M
O

-F
02

9）
 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

－
 

６
６
－
７
－
２

 
－

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

静
的

触
媒

式
水

素
再
結
合
器

 
６
６
－
８
－
１

 
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
器

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器

 
（

T7
1-

D
00

1-
1～

56
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
８
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

※
に
お
い
て
，
所
要
数
の
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 

原
子

炉
建

屋
水

素
濃
度

 
６
６
－
８
－
２

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

※
に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す

る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
Ｒ
／
Ｂ
オ
ペ
フ
ロ
水
素
濃
度

 
（

P9
1-

H
2E

00
1A

,B
,C
）

 
原
子
炉
建
屋
水
素
濃
度

 
（

P9
1-

H
2E

00
3A

,B
,C

,D
,E
）

 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 
６
６
－
８
－
２

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
Ａ

－
１
級
）

 

６
６
－
９
－
１

 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
１
級
）
及
び
可
搬
型
代
替
注
水
ポ

ン
プ
（
Ａ
－
２
級

）
を

起
動
し
，
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－

１
級
）
の
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以
上
で
，
吐
出
圧
力
が
　
　
　

　
M

Pa
[g

ag
e]
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
年
に
１
回

 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
Ａ
１

 

1.
分
解
点
検

 
１
０
Ｙ

 

６
６
－
９
－
１

 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
１
級
）
及
び
可
搬
型
代
替
注
水
ポ

ン
プ
（
Ａ
－
２
級

）
を

起
動
し
，
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－

１
級
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 
2.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ヘ
ッ
ダ

 
６
６
－
９
－
１

 
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

外
観

点
検

に
よ
り
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ
ダ

 
６
６
－
９
－
１

 
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
外

観
点

検
に

よ
り
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
Ｓ
Ｆ
Ｐ
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｃ

 

※
：
原
子
炉
の
状
態
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 
(1

) 
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 
(2

) 
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化
系

ポ
ン

プ
 

   

６
６

－
９
－
２

 
燃

料
プ

ー
ル

冷
却

浄
化

系
ポ

ン
プ

の
流

量
が
　
　
　
ｍ

３
／

ｈ
以

上
で
，
全
揚
程
が
　
　
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
年
に
１
回

 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
ポ
ン
プ

 
（

G
41

-C
00

1A
,B
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
９
－
２

 
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
ポ
ン
プ
が
起
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 

Ｆ
Ｐ

Ｃ
ろ

過
脱

塩
器

第
一

入
口

弁
，

Ｆ
Ｐ

Ｃ
ろ

過
脱

塩
器

第
二

入
口

弁
，

Ｆ
Ｐ

Ｃ
ろ

過
脱

塩
器

出
口

弁
及

び
Ｆ

Ｐ
Ｃ

ろ
過

脱
塩

器
バ
イ
パ
ス
弁

 

６
６
－
９
－
２

 
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
第
一
入
口
弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
第
二
入
口

弁
，
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩

器
出
口
弁
及
び
Ｆ
Ｐ
Ｃ
ろ
過
脱
塩
器
バ
イ
パ

ス
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
動
作
確
認
後
，

動
作
確
認
に
際
し
て
作
動
し
た
弁
の
開
閉
状
態
を
確
認
す
る
。

 

１
年
に
１
回

 
Ｆ
Ｐ
Ｃ
 
Ｆ
／
Ｄ
第
一
入
口
弁

 
（

G
41

-M
O

-F
00

5A
）

 
Ｆ
Ｐ
Ｃ
 
Ｆ
／
Ｄ
第
二
入
口
弁

 
（

G
41

-M
O

-F
00

5B
）

 
Ｆ
Ｐ
Ｃ
 
Ｆ
／
Ｄ
出
口
弁

 
（

G
41

-M
O

-F
01

3）
 

Ｆ
Ｐ
Ｃ
 
Ｆ
／
Ｄ
バ
イ
パ
ス
弁

 
（

G
41

-M
O

-F
02

1A
,B
）

 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

水

位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ

広
域
）

 

６
６
－
９
－
３

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
（
広
域
）
水
位

／
温
度

 
（

G
41

-L
/T

E1
01

,1
02

,1
04

,1
06

,1
08

 
11

0,
11

1,
11

2,
11

3,
11

4,
11

5,
11

6 
11

8,
11

9）
 

（
G

41
-T

E1
20

）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
に

照
射

さ
れ

た
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

水

位
・

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

 

６
６
－
９
－
３

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
温
度

 
（

G
41

-T
E1

02
-1
～

8）
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

エ
リ

ア
雰

囲

気
温
度

 
（

G
41

-T
E1

03
）

 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
に

照
射

さ
れ

た
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
・

低
レ

ン
ジ
）

 

６
６
－
９
－
３

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高

レ
ン
ジ
）

 
（

D
21

-R
E0

36
）

 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
放
射
線
モ
ニ
タ
（
低

レ
ン
ジ
）

 
（

D
21

-R
E0

35
）

 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
に

照
射

さ
れ

た
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お
い
て
，
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
プ

ー
ル

監
視

カ
メ
ラ

 

６
６
－
９
－
３

 
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ

 
（

U
51

-IT
VN

O
.IR

SF
P）

 
Ｓ
Ｆ
Ｐ
カ
メ
ラ
空
冷
装
置

 
（

U
51

-D
-0

01
,0

02
,0

03
）

 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
に

照
射

さ
れ

た
燃

料
を

貯
蔵

し
て

い
る

期
間

に
お
い
て
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

大
容

量
送

水
車

（
原

子
炉

建
屋

放
水
設
備
用
）

 

６
６
－
１
０
－
１

 
大
容
量
送
水
車
（
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
用
）
を
起
動
し
，
吐
出
圧

力
　
　
　
　

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
，
流
量
が
　
　
　
ｍ

３
／
ｈ
以

上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
年
に
１
回

 
大
容
量
送
水
車
（
原
子
炉
建
屋
放
水
設

備
用
）

 

1.
分
解
点
検

 
１
０
Ｙ

 

６
６
－
１
０
－
１

 
大
容
量
送
水
車
（
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
用
）
を
起
動
し
，
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
2.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

放
水
砲

 
６
６
－
１
０
－
１

 
放
水
砲
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
  

３
ヶ
月
に
１
回

 
放
水
砲

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

泡
原

液
混

合
装

置
 

６
６
－
１
０
－
１

 
泡
原
液
混
合
装
置
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
  

３
ヶ
月
に
１
回

 
泡
原
液
混
合
装
置

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

泡
原
液
搬
送
車

 
６
６
－
１
０
－
１

 
泡

原
液

搬
送

車
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
及

び
泡

消
火

薬
剤

の
備

蓄
量
が
６
４
６
Ｌ
以
上
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

３
ヶ
月
に
１
回

 
泡
原
液
搬
送
車

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

汚
濁
防
止
膜

 
６
６
－
１
０
－
２

 
汚
濁
防
止
膜
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
汚
濁
防
止
膜
（
大
湊
側
放
水
口
（

A3
）

用
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
）

(Y
22

-D
-0

03
A-

1)
 

汚
濁
防
止
膜
（
大
湊
側
取
水
口
（

B8
）

用
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
）

(Y
22

-D
-0

08
B-

1)
 

汚
濁
防
止
膜
（
大
湊
側
取
水
口
（

B7
）

用
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
）

(Y
22

-D
-0

07
B-

1)
 

汚
濁
防
止
膜
（
大
湊
側
取
水
口
（

B6
）

用
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
）

(Y
22

-D
-0

06
B-

1)
 

1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

小
型

船
舶

（
汚

濁
防

止
膜

設
置

用
）

 

６
６
－
１
０
－
２

 
小
型
船
舶
（
汚
濁
防
止
膜
設
置
用
）
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
使
用
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
小
型
船
舶
（
汚
濁
防
止
膜
設
置
用

）（
大

湊
側
）

(Y
22

-E
-0

01
) 

1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

放
射

性
物

質
吸

着
材

 
６
６
－
１
０
－
２

 
放
射
性
物
質
吸
着
材
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
放
射
性
物
質
吸
着
剤
（
５
号
炉
雨
水
集

水
枡
用
）

 
放
射
性
物
質
吸
着
剤
（
７
号
炉
雨
水
集

水
枡
用
）

 
放
射
性
物
質
吸
着
剤
（
フ
ラ
ッ
プ
ゲ
ー

ト
用
）

 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
．
５
Ｙ

 

復
水
貯
蔵
槽

 
６
６
－
１
１
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

※
に
お
い
て
，
復

水
貯
蔵
槽
の
水
位
を
確
認
す
る
。

 
２
４
時
間
に
１

回
 

左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
水
量
，
濃
度
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す

る
も
の
で
は
な
い
。

 

※
：
原

子
炉
の
状
態
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 
(1

) 
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か

つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 
(2

) 
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル

ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

－
 

６
６
－
１
１
－
２

 
－

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

大
容

量
送

水
車

（
海

水
取

水

用
）

 

６
６
－
１
１
－
３

 
大
容
量
送
水
車
（
海
水

取
水
用
）
を
起
動
し
，
流
量
が
　
　
　
ｍ

３

／
ｈ
以
上
で
，
吐
出
圧
力
が
　
　
　
　

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 

１
年
に
１
回

 

大
容
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）

 
1.
分
解
点
検

 
１
０
Ｙ

 

６
６
－
１
１
－
３

 
大
容
量
送
水
車
（
海
水
取
水
用
）
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
2.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

第
一

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発
電
機

 
６
６
－
１
２
－
１

 
第

一
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン
発

電
機
を

起
動

し
，
運
転

状
態
（
電

圧
等
）
，

に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 

第
一
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
１
２
－
１

 
第
一
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 

第
一

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

燃
料
タ
ン
ク

 

６
６
－
１
２
－
１

 
第

一
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
燃

料
タ

ン
ク

の
油

量
が

２
０

ｋ
Ｌ

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
一
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
の
運
転
中
及
び
運
転
終
了
後
１
２
時
間
を
除
く
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
水
量
，
濃
度
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す

る
も
の
で
は
な
い
。

 
第

一
ガ

ス
タ

ー

ビ
ン

発
電

機
用

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
 

６
６
－
１
２
－
１

 
第
一
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
を
起
動
し
，
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
第

一
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
燃

料
移

送
ポ
ン
プ

 
（

R5
3-

C1
02

A,
B）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
３
Ｙ

 

電
源
車

 
６
６
－
１
２
－
２

 
電
源
車
を
起
動
し
，
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異
常
の
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
。

 
２
年
に
１
回

 

電
源
車

 
1.
分
解
点
検

 
５
Ｙ

 
６
６
－
１
２
－
２

 
電
源
車
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

３
ヶ
月
に
１
回

 

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル

（
常
設
）

 

６
６
－
１
２
－
３

 
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
号

炉
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル

（
常

設
）

（
6,

7
号
機
共
用
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
６
Ｍ

 

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル

（
可
搬
型
）

 

６
６
－
１
２
－
３

 
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
）

 
1.
外
観
点
検

 
６
Ｍ

 

所
内

蓄
電

式
直

流
電

源
設

備
及

び
常

設
代

替
直

流
電
源
設
備

 

６
６
－
１
２
－
４

 
所
内
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
（
蓄
電

池
及
び
充
電
器
）
の
機
能
を
確
認
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 

所
内
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備

 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
（
蓄
電
池
）

 
１
Ｃ

 

1.
特
性
試
験

 
（
充
電
器
）

 
３
９
Ｍ

 

直
流

１
２

５
Ｖ

蓄
電
池
Ａ

 
６
６
－
１
２
－
４

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

※
に
お
い
て
，
直
流
１
２
５
Ｖ
蓄
電
池
Ａ
の
浮
動
充
電
時
の
蓄

電
池
電
圧
が
１
２
８
Ｖ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

１
週
間
に
１
回

 
直
流

12
5V

蓄
電
池
（

7A
）

 
（

R4
2-

J0
02

A）
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
（
蓄
電
池
）

 
６
Ｍ

 

※
：
原

子
炉
の
状
態
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 
(1

) 
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 
(2

) 
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

直
流

１
２

５
Ｖ

蓄
電
池
Ａ
－
２

 
６
６
－
１
２
－
４

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

※
に
お
い
て
，
直
流
１
２
５
Ｖ
蓄
電
池
Ａ
－
２
の
浮
動
充
電
時

の
蓄
電
池
電
圧
が
１
２
６
Ｖ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
週
間
に
１
回

 
直
流

12
5V

蓄
電
池
（

7A
-2
）

 
（

R4
2-

J0
02

A-
2）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
（
蓄
電
池
）

 
６
Ｍ

 

Ａ
Ｍ

用
直

流
１

２
５
Ｖ
蓄
電
池

 
６
６
－
１
２
－
４

 
Ａ
Ｍ
用
直
流
１
２
５
Ｖ
蓄
電
池
に
つ
い
て
，
浮
動
充
電
時
の
蓄
電
池

電
圧
が
１
２
８
Ｖ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
１
週
間
に
１
回

 
AM

用
直
流

12
5V

蓄
電
池

 
（

R4
2-

J0
02

）
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
（
蓄
電
池
）

 
６
Ｍ

 

直
流

１
２

５
Ｖ

充
電

器
Ａ

及
び

直
流

１
２

５
Ｖ

充
電
器
Ａ
－
２

 

６
６
－
１
２
－
４

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料

交
換

※
に
お
い
て
，
直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
Ａ
及
び
直
流
１
２
５
Ｖ

充
電
器
Ａ
－
２
の
出
力
電
圧
を
確
認
す
る
。

 

１
週
間
に
１
回

 
直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
盤
 
７
Ａ

 
（

R4
2-

P0
06

A）
 

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
盤
 
７
Ａ
－
２

 
（

R4
2-

P0
06

A-
2）

 

1.
特
性
試
験

 
（
充
電
器
）

 
３
９
Ｍ

 

Ａ
Ｍ

用
直

流
１

２
５
Ｖ
充
電
器

 
６
６
－
１
２
－
４

 
Ａ
Ｍ
用
直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
の
出
力
電
圧
を
確
認
す
る
。

 
１
週
間
に
１
回

 
Ａ
Ｍ
用
直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
盤

 
（

R4
2-

P0
06

）
 

1.
特
性
試
験

 
（
充
電
器
）

 
３
９
Ｍ

 

－
 

６
６
－
１
２
－
５

 
－

 
 

－
 

－
 

－
 

－
 

代
替

所
内

電
気

設
備

 
６
６
－
１
２
－

６
 

代
替

所
内

電
気

設
備

か
ら

の
給

電
系

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を

外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
AM

用
M

CC
 

（
7B

-1
A,

7B
-1

B,
7B

-1
C,

7B
-1

D
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
０
６
Ｍ

 

AM
用
切
替
盤

 
AM

用
操
作
盤
（

7A
,7

B,
7C

）
 

AM
用
動
力
変
圧
器

 
緊
急
用
断
路
器
（

6,
7
号
機
共
用
）

 
緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置

 
緊
急
用
電
源
切
替
箱
断
路
器

 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
５
２
Ｍ

 

軽
油
タ
ン
ク

 
６
６
－
１
２
－

７
 

６
号

炉
及

び
７

号
炉

の
軽

油
タ

ン
ク

４
基

の
う

ち
１

基
以

上
が

第

６
１

条
で

定
め

る
軽

油
タ

ン
ク

レ
ベ

ル
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を

確
認
す
る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
水
量
，
濃
度
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す

る
も
の
で
は
な
い
。

 

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

（
４
ｋ
Ｌ
）

 
６
６
－
１
２
－
７

 
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
４
ｋ
Ｌ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

３
ヶ
月
に
１
回

 
４
Ｋ
Ｌ
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
車

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

（
１
６
ｋ
Ｌ
）

 
６
６
－
１
２
－
７

 
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
１
６
ｋ
Ｌ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
１
６
Ｋ
Ｌ
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
車

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

原
子

炉
圧

力
容

器
温
度

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｐ
Ｖ
下
鏡
上
部
温
度

 
（

B2
1-

TE
02

2C
）

 
Ｒ
Ｐ
Ｖ
下
鏡
下
部
温
度

 
（

B2
1-

TE
02

3C
）

 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子
炉
圧
力

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
原
子
炉
圧
力

 
（

B2
1-

PT
00

7A
～

D
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
圧

力

（
SA

）
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
原
子
炉
圧
力

 
（

B2
1-

PT
01

2A
～

C）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

※
：
原

子
炉
の
状
態
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 
(1

) 
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 
(2

) 
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

原
子

炉
水

位

（
広
帯
域
）

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

 
（

B2
1-

LT
00

3A
～

H
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
水

位

（
燃
料
域
）

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

 
（

B2
1-

LT
00

6A
,B
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
水

位

（
SA

）
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
H

PA
C
原

子
炉
水
位
（
ナ
ロ
ー
）

 
（

E6
1-

LT
02

1）
 

H
PA

C
原

子
炉
水
位
（
ワ
イ
ド
）

 
（

E6
1-

LT
02

2）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

高
圧

代
替

注
水

系
系
統
流
量

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
H

PA
C
系

統
流
量

 
（

E6
1-

FT
00

6）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
系

統
流

量
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
系
統
流
量

 
（

E5
1-

FT
00

6）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

高
圧

炉
心

注
水

系
系
統
流
量

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
系
統
流
量

 
（

E2
2-

FT
00

7B
-2

,C
-2
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

復
水

補
給

水
系

流
量
（

RH
R 

A 
系

代
替

注
水

流

量
）

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ａ
）
注
入
配
管
流
量

 
（

E1
1-

FT
01

3A
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

復
水

補
給

水
系

流
量
（

RH
R 

B 
系

代
替

注
水

流

量
）

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ｂ
）
注
入
配
管
流
量

 
（

E1
1-

FT
01

3B
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

残
留

熱
除

去
系

系
統
流
量

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
統
流
量

 
（

E1
1-

FT
00

8A
-2

,B
-2

,C
-2
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

復
水

補
給

水
系

流
量
（

RH
R 

B 
系

代
替

注
水

流

量
）

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ｂ
）
注
入
配
管
流
量

 
（

E1
1-

FT
01

3B
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

復
水

補
給

水
系

流
量

（
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量
）

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
下
部
Ｄ
／
Ｗ
注
水
流
量

 
（

P1
3-

FT
02

5）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

雰
囲
気
温
度

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
上
部
Ｄ
／
Ｗ
内
雰
囲
気
温
度

 
（

T3
1-

TE
02

9A
）

 
下
部
Ｄ
／
Ｗ
内
雰
囲
気
温
度

 
（

T3
1-

TE
02

9K
）

 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ
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原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

気
体
温
度

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｓ
／
Ｃ
温
度

 
（

T3
1-

TE
01

9S
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
・

プ
ー
ル
水
温
度

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温
度

 
（

T5
3-

TE
00

2F
,K

,P
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

内
圧

力
（

D
/W

）
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｄ
／
Ｗ
圧
力

 
（

T3
1-

PT
03

4）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

内
圧

力
（

S/
C）

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｓ
／
Ｃ
圧
力

 
（

T3
1-

PT
03

0）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
・

プ
ー
ル
水
位

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｓ
／
Ｐ
水
位

 
（

T3
1-

LT
03

3）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

下
部

水
位

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

 
（

T3
1-

L/
TE

03
6-

1,
2,

3）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

内
水

素
濃
度

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
水
素
濃
度

 
（

D
23

-H
2E

-0
01

A,
B）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

内
水

素
濃
度
（

SA
）

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
水
素
濃
度
（
Ｄ
／
Ｗ
）

 
（

D
23

-H
2E

04
1）

 
水
素
濃
度
（
Ｓ
／
Ｃ
）

 
（

D
23

-H
2E

04
2）

 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
（

D
/W

）
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル

 
（

D
23

-R
E0

05
A,

B）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
（

S/
C）

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

 
（

D
23

-R
E0

06
A,

B）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

起
動

領
域

モ
ニ

タ
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｓ
Ｒ
Ｎ
Ｍ
（
検
出
器
）
１
０
個

 
（

C5
1-

SR
N

M
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

平
均

出
力

領
域

モ
ニ
タ

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｌ
Ｐ
Ｒ
Ｍ
（
検
出
器
）
２
０
８
個

 
（

C5
1-

LP
RM

）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

［
制

御
棒

操
作

監
視
系
］

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
制
御
棒
操
作
監
視
系

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
・

プ
ー
ル
水
温
度

 
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温
度

 
（

T5
3-

TE
00

1A
～

TE
00

6P
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

復
水

補
給

水
系

温
度

（
代

替
循

環
冷
却
）

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
M

U
W

C
温
度
（
代
替
循
環
冷
却
）

 
（

E1
1-

TE
-0

09
B）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

復
水

補
給

水
系

流
量
（

RH
R 

A 
系

代
替

注
水

流

量
）

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ａ
）
注
入
配
管
流
量

 
（

E1
1-

FT
01

3A
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

復
水

補
給

水
系

流
量
（

RH
R 

B 
系

代
替

注
水

流

量
）

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ｂ
）
注
入
配
管
流
量

 
（

E1
1-

FT
01

3B
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

復
水

補
給

水
系

流
量

（
格

納
容

器
下

部
注

水
流

量
）

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
下
部
Ｄ
／
Ｗ
注
水
流
量

 
（

P1
3-

FT
02

5）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

水
位

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
フ
ィ
ル
タ
装
置
水
位

 
（

T6
1-

LT
-0

02
A,

B）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

入
口
圧
力

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
フ
ィ
ル
タ
装
置
入
口
圧
力

 
（

T6
1-

PT
-0

01
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

出
口

放
射

線
モ

ニ
タ

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｆ

Ｃ
Ｖ

Ｓ
フ

ィ
ル

タ
装

置
出

口
放

射
線

モ
ニ
タ

 
（

D
11

-R
E-

09
9A

,B
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

水
素
濃
度

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｆ

Ｃ
Ｖ

Ｓ
フ

ィ
ル

タ
装

置
入

口
水

素
濃

度
 

（
T6

1-
H

2E
-1

04
）

 
Ｆ

Ｃ
Ｖ

Ｓ
フ

ィ
ル

タ
装

置
出

口
水

素
濃

度
 

（
T6

1-
H

2E
-1

34
）

 
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

金
属

フ
ィ

ル
タ

差
圧

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
金
属
フ
ィ
ル
タ
差
圧

 
（

T6
1-

D
PT

-0
05

A,
B）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

ス
ク

ラ
バ

水

pH
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｆ

Ｃ
Ｖ

Ｓ
フ

ィ
ル

タ
装

置
ス

ク
ラ

バ
水

ｐ
Ｈ

 
（

T6
1-

PH
E-

17
3）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

放
射

線
モ

ニ
タ

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
放
射
線
モ
ニ
タ

 
（

D
11

-R
E-

09
1A

,B
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

フ
ィ

ル
タ

装
置

水
素
濃
度

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｆ

Ｃ
Ｖ

Ｓ
フ

ィ
ル

タ
装

置
入

口
水

素
濃

度
 

（
T6

1-
H

2E
-1

04
）

 
Ｆ

Ｃ
Ｖ

Ｓ
フ

ィ
ル

タ
装

置
出

口
水

素
濃

度
 

（
T6

1-
H

2E
-1

34
）

 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

入
口

温
度

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
換
器
入
口
温
度

 
（

E1
1-

TE
00

6A
,B

,C
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

出
口

温
度

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
換
器
出
口
温
度

 
（

E1
1-

TE
00

7A
,B

,C
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

残
留

熱
除

去
系

系
統
流
量

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
系
統
流
量

 
（

E1
1-

FT
00

8A
-2

,B
-2

,C
-2
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
水

位

（
広
帯
域
）

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

 
（

B2
1-

LT
00

3A
～

H
）

 
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
水

位

（
燃
料
域
）

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

 
B2

1-
LT

00
6A

,B
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
水

位

（
SA

）
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
H

PA
C
原

子
炉
水
位
（
ナ
ロ
ー
）

 
（

E6
1-

LT
02

1）
 

H
PA

C
原

子
炉
水
位
（
ワ
イ
ド
）

 
（

E6
1-

LT
02

2）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子
炉
圧
力

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
原
子
炉
圧
力

 
（

B2
1-

PT
00

7A
～

D
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
圧

力

（
SA

）
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
原
子
炉
圧
力

 
（

B2
1-

PT
01

2A
～

C）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

雰
囲
気
温
度

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
上
部
Ｄ
／
Ｗ
内
雰
囲
気
温
度

 
（

T3
1-

TE
02

9A
）

 
下
部
Ｄ
／
Ｗ
内
雰
囲
気
温
度

 
（

T3
1-

TE
02

9K
）

 
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

内
圧

力
（

D
/W

）
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｄ
／
Ｗ
圧
力

 
（

T3
1-

PT
03

4）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

高
圧

炉
心

注
水

系
ポ

ン
プ

吐
出

圧
力

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力

 
（

E2
2-

PT
00

4B
,C
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
吐

出
圧

力
 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
吐
出
圧
力

 
（

E1
1-

PT
00

5A
,B

,C
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

復
水

貯
蔵

槽
水

位
（

SA
）

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
復
水
貯
蔵
槽
水
位
（
Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）

 
（

E6
1-

LT
-0

25
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
・

プ
ー
ル
水
位

 

６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｓ
／
Ｐ
水
位

 
（

T3
1-

LT
03

3）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

内
酸

素
濃
度

 
６
６
－
１
３
－
１

 
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
定
事
検
停
止
時

 
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
酸
素
濃
度

 
（

D
23

-O
2E

-0
03

A,
B）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

Ｍ
／

Ｃ
 Ｃ

電

圧
 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｍ
／
Ｃ
７
Ｃ
母
線
電
圧
Ｔ
Ｒ
Ｄ

 
（

R2
2-

VT
64

1R
,S

,T
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

Ｍ
／

Ｃ
 Ｄ

電

圧
 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｍ
／
Ｃ
７
Ｄ
母
線
電
圧
Ｔ
Ｒ
Ｄ

 
（

R2
2-

VT
65

1R
,S

,T
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

Ｍ
／

Ｃ
 Ｅ

電

圧
 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｍ
／
Ｃ
７
Ｅ
母
線
電
圧
Ｔ
Ｒ
Ｄ

 
（

R2
2-

VT
66

1R
,S

,T
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

Ｐ
／

Ｃ
 Ｃ

－

１
電
圧

 
６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｐ
／
Ｃ
７
Ｃ
－
１
母
線
電
圧
Ｔ
Ｒ
Ｄ

 
（

R2
3-

VT
64

1R
,S

,T
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

Ｐ
／

Ｃ
 Ｄ

－

１
電
圧

 
６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｐ
／
Ｃ
７
Ｄ
－
１
母
線
電
圧
Ｔ
Ｒ
Ｄ

 
（

R2
3-

VT
66

1R
,S

,T
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

Ｐ
／

Ｃ
 Ｅ

－

１
電
圧

 
６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｐ
／
Ｃ
７
Ｅ
－
１
母
線
電
圧
Ｔ
Ｒ
Ｄ

 
（

R2
3-

VT
68

1R
,S

,T
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

直
流

１
２

５
Ｖ

主
母

線
盤

Ａ
電

圧
 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｄ
Ｃ
１
２
５
Ｖ
主
母
線
盤
７
Ａ
電
圧
計

 
（

R4
2-

VI
60

2A
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

直
流

１
２

５
Ｖ

主
母

線
盤

Ｂ
電

圧
 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｄ
Ｃ
１
２
５
Ｖ
主
母
線
盤
７
Ｂ
電
圧
計

 
（

R4
2-

VI
60

2B
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

直
流

１
２

５
Ｖ

主
母

線
盤

Ｃ
電

圧
 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｄ
Ｃ
１
２
５
Ｖ
主
母
線
盤
７
Ｃ
電
圧
計

 
（

R4
2-

VI
60

2C
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

直
流

１
２

５
Ｖ

充
電

器
盤

Ａ
－

２
蓄
電
池
電
圧

 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

直
流

１
２

５
Ｖ

充
電

器
盤

Ａ
－

２
蓄

電

池
電
圧

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

Ａ
Ｍ

用
直

流
１

２
５

Ｖ
充

電
器

盤
蓄
電
池
電
圧

 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ａ
Ｍ

用
直

流
１

２
５

Ｖ
充

電
器

盤
蓄

電

池
電
圧

 
（

R4
2-

VI
04

1）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

非
常

用
Ｄ

／
Ｇ

発
電
機
電
圧

 
６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｄ
／
Ｇ
非
常
用
電
圧
変
換
器

 
（

R4
3-

VT
60

1A
-1

R,
S,

T 
R4

3-
VT

60
1B

-1
R,

S,
T 

R4
3-

VT
60

1C
-1

R,
S,

T）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

非
常

用
Ｄ

／
Ｇ

発
電
機
周
波
数

 
６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｄ
／
Ｇ
周
波
数
変
換
器

 
（

R4
3-

H
ZT

60
1A

,B
,C
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

非
常

用
Ｄ

／
Ｇ

発
電
機
電
力

 
６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｄ
／
Ｇ
非
常
用
電
力
変
換
器

 
（

R4
3-

W
T6

03
A-

1,
B-

1,
C-

1）
 

Ｄ
／
Ｇ
電
力
計

 
（

R4
3-

W
I6

03
A,

B,
C）

 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

第
一

Ｇ
Ｔ

Ｇ
発

電
機
電
圧

 
６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

第
一
Ｇ
Ｔ
Ｇ
発
電
機
電
圧

 
（

R5
3-

VI
60

1-
RS

,S
T,

TR
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

第
一

Ｇ
Ｔ

Ｇ
発

電
機
周
波
数

 
６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の
機
能
を
確
認

す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

第
一
Ｇ
Ｔ
Ｇ
発
電
機
周
波
数

 
（

R5
3-

H
ZI

60
2）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

高
圧

窒
素

ガ
ス

供
給

系
Ａ

Ｄ
Ｓ

入
口
圧
力

 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
そ
の
他
）
を
監
視
す
る
計
器
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
校

正
を
実
施
す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
 
Ａ
Ｄ
Ｓ
入
口
圧
力

 
（

P5
4-

PT
00

2A
,B
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

高
圧

窒
素

ガ
ス

供
給

系
窒

素
ガ

ス
ボ

ン
ベ

出
口

圧
力

 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
そ
の
他
）
を
監
視
す
る
計
器
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
校

正
を
実
施
す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ
出
口
圧
力

 
（

P5
4-

PI
S0

01
A,

B）
 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
 

ド
レ

ン
タ

ン
ク

水
位

 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
そ
の
他
）
を
監
視
す
る
計
器
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
校

正
を
実
施
す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
ド
レ
ン
タ
ン
ク
水
位

 
（

T6
1-

LS
-0

10
-1

,2
,3

,4
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

格
納

容
器

圧
力

逃
が

し
装

置
・

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

 
遠

隔
空

気
駆

動

弁
操

作
用

ボ
ン

ベ
出
口
圧
力

 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
そ
の
他
）
を
監
視
す
る
計
器
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
校

正
を
実
施
す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｐ
Ｃ

Ｖ
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
フ

ィ
ル

タ
装

置

側
隔
離
弁
空
気
供
給
ボ
ン
ベ
出
口
圧
力

 
（

T6
1-

PI
-0

90
）

 
Ｐ

Ｃ
Ｖ

ベ
ン

ト
ラ

イ
ン

排
気

筒
側

隔
離

弁
空
気
供
給
ボ
ン
ベ
出
口
圧
力

 
（

T6
1-

PI
-0

92
）

 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

Ｒ
Ｃ

Ｗ
サ

ー
ジ

タ
ン
ク
水
位

 
６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
そ
の
他
）
を
監
視
す
る
計
器
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
校

正
を
実
施
す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水
位

 
（

P2
1-

LI
02

4A
,B

,C
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

原
子

炉
補

機
冷

却
水

系
熱

交
換

器
出

口
冷

却
水

温
度

 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
そ
の
他
）
を
監
視
す
る
計
器
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
校

正
を
実
施
す
る
。

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
を
除
く
）
を

監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
出
口
冷
却
水
温
度

 
（

P2
1-

TE
00

8A
,B

,C
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 

電
源

車
電

圧
及

び
電

源
車

周
波

数
 

６
６
－
１
３
－
２

 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
車
電
圧
及
び
電
源
車
周
波
数
）
を
監
視
す

る
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
電
源
車
電
圧

 
電
源
車
周
波
数

 
1.
特
性
試
験

 
５
Ｙ

 

可
搬
型
計
測
器

 
６
６
－
１
３
－
３

 
所
要
数
の
可
搬
型
計
測
器
の
機
能
検
査
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

可
搬
型
計
測
器

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
３
－
３

 
所
要
数
の
可
搬
型
計
測
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

３
ヶ
月
に
１
回
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

－
 

６
６
－
１
３
－
４

 
－

 
  

－
 

－
 

－
 

－
 

中
央

制
御

室
可

搬
型

陽
圧

化
空

調
機

（
ブ

ロ
ワ

ユ
ニ
ッ
ト
）

 

６
６
－
１
４
－
１

 
中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
（
ブ
ロ
ワ
ユ
ニ
ッ
ト
）
の
性
能

確
認
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 
可

搬
型

陽
圧

化
空

調
機

ブ
ロ

ア
ユ

ニ
ッ

ト
(K

6 
U

41
-C

60
5A

,B
) 

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
ブ

ロ
ア

ユ
ニ

ッ

ト
(K

7 
U

41
-C

60
5A

,B
) 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
１
４
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
中
央
制

御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
（
ブ
ロ
ワ
ユ
ニ
ッ
ト
）
を
起
動
し
，
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 

中
央

制
御

室
可

搬
型

陽
圧

化
空

調
機

（
フ

ィ
ル

タ
ユ
ニ
ッ
ト
）

 

６
６
－
１
４
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
中
央
制

御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
（
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
）
が
使
用
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 
可

搬
型

陽
圧

化
空

調
機

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

(K
6 

U
41

-D
54

1)
 

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ

ッ
ト

(K
7 

U
41

-D
54

1)
 

1.
外
観
点
検

 
１
Ｃ

 

Ｍ
Ｃ

Ｒ
排

気
隔

離
ダ

ン
パ

，
Ｍ

Ｃ
Ｒ

通
常

時
外

気
取

入
隔

離
ダ

ン
パ

及
び

Ｍ
Ｃ

Ｒ
非

常
時

外
気

取
入

隔
離

ダ
ン

パ
 

６
６
－
１
４
－
１

 
Ｍ
Ｃ
Ｒ
排
気
隔
離
ダ
ン
パ
，
Ｍ
Ｃ
Ｒ
通
常
時
外
気
取
入
隔
離
ダ
ン
パ

及
び

Ｍ
Ｃ

Ｒ
非

常
時

外
気

取
入

隔
離

ダ
ン

パ
が

閉
す

る
こ

と
を

確

認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
Ｍ
Ｃ
Ｒ
排
気
隔
離
ダ
ン
パ

 
（

U
41

-M
O

-F
00

2A
,B
）

 
Ｍ
Ｃ
Ｒ
通
常
時
外
気
取
入
隔
離
ダ
ン
パ

 
（

U
41

-M
O

-F
00

1A
,B
）

 
Ｍ
Ｃ
Ｒ
非
常
時
外
気
取
入
隔
離
ダ
ン
パ

 
（

U
41

-M
O

-F
00

3A
,B
）

 

1.
分
解
点
検

 
１
３
０
Ｍ

 

中
央

制
御

室
待

避
室

陽
圧

化
装

置
（

空
気

ボ
ン

ベ
）

 

６
６
－
１
４
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
所
要
数

の
中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
規
定
圧
力

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 
左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
圧
力
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す
る
も
の

で
は
な
い
。

 

可
搬

型
蓄

電
池

内
蔵
型
照
明

 
６
６
－
１
４
－
１

 
可
搬
型
蓄
電
池
内
蔵
型
照
明
の
点
灯
確
認
を
行
い
，
使
用
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
可
搬
型
蓄
電
池
内
蔵
型
照
明

 
（

Z1
3-

K
7
ﾁｪ
ﾝｼ
ﾞﾝ
ｸﾞ
ｴﾘ
ｱ
-ﾗ
ﾝﾀ
ﾝ

1）
 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｙ

 

差
圧
計

 
６
６
－
１
４
－
１

 
差
圧
計
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 

差
圧
計

 
1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 
６
６
－
１
４
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
差
圧
計

が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

酸
素

濃
度

・
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
 

６
６
－
１
４
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
酸
素
濃

度
・
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

３
ヶ
月
に
１
回

 
酸
素
濃
度
・
二
酸
化
炭
素
濃
度
計

 
（

6/
7
号
機
共
用
）

 
(Z

13
-O

2/
CO

2I
-1

,2
,3

,4
) 

1.
特
性
試
験

 
１
３
Ｍ

 
６
６
－
１
４
－
１

 
酸
素
濃
度
・
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 

デ
ー

タ
表

示
装

置
（
待
避
室
）

 
６
６
－
１
４
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
デ
ー
タ

表
示
装
置
（
待
避
室
）
の
伝
送
確
認
を
実
施
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
室
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

中
央

制
御

室
待

避
室

遮
蔽

（
可

搬
型
）

 

６
６
－
１
４
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
中
央
制

御
室
待
避
室
遮
蔽
（
可
搬
型
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。

 
 

３
ヶ
月
に
１
回

 
中
央
制
御
室
待
避
室
遮
蔽
（
可
搬
型
）

 
（

Z1
3-
ｶﾊ
ﾝｼ
ｬﾍ
ｲ
-ﾓ
ﾊﾞ
ｲﾙ
ｼｰ
ﾙﾄ
ﾞ）

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

燃
料

取
替

床
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ

ネ
ル
閉
止
装
置

 

６
６
－
１
４
－
２

 
燃

料
取

替
床

ブ
ロ

ー
ア

ウ
ト

パ
ネ

ル
閉

止
装

置
の

性
能

検
査

を
実

施
す
る
。

 
 

定
事
検
停
止
時

 

燃
料

取
替

床
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ

ネ
ル

閉

止
装
置

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
１
４
－
２

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
燃
料
取

替
床

ブ
ロ

ー
ア

ウ
ト

パ
ネ

ル
閉

止
装

置
の

機
能

が
健

全
で

あ
る

こ

と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 

可
搬

型
ダ

ス

ト
・

よ
う

素
サ

ン
プ
ラ

 

６
６
－

１
５
－
１

 
所
要
数
の
可
搬
型
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
の
機
能
確
認
を
実
施

す
る
。

 
１
年
に
１
回

 

可
搬
型
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所
要
数
の
可
搬
型
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

Ｎ
ａ

Ｉ
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ
イ
メ
ー
タ

 

６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
Ｎ

ａ
Ｉ

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
の

機
能

確
認
を
実
施
す
る
。

 
１
年
に
１
回

 
Ｎ

ａ
Ｉ

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ベ
イ

メ
ー
タ

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
Ｎ

ａ
Ｉ

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

Ｇ
Ｍ

汚
染

サ
ー

ベ
イ
メ
ー
タ

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所
要
数
の
Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
Ｇ

Ｍ
汚

染
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

電
離

箱
サ

ー
ベ

イ
メ
ー
タ

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所
要
数
の
電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
電

離
箱

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

Ｚ
ｎ

Ｓ
シ

ン
チ

レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ
イ
メ
ー
タ

 

６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
Ｚ

ｎ
Ｓ

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
の

機
能

確
認
を
実
施
す
る
。

 
１
年
に
１
回

 
Ｚ

ｎ
Ｓ

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ベ
イ

メ
ー
タ

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
Ｚ

ｎ
Ｓ

シ
ン

チ
レ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ベ
イ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

可
搬

型
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
ポ
ス
ト

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
可

搬
型

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
の

機
能

確
認

を
実

施
す

る
。

 
１
年
に
１
回

 

可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
可

搬
型

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

小
型

船
舶

（
海

上
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
用
）

 

６
６
－

１
５
－
１

 
所
要
数
の
小
型
船
舶
（
海
上
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
）
が
使
用
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

３
ヶ
月
に
１
回

 
小
型
船
舶
（
海
上
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用

）【
汽

船
荒
浜
】

 
(D

31
-2

44
69

,D
31

-2
44

70
) 

1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

77



柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

可
搬

型
気

象
観

測
装
置

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所
要
数
の
可
搬
型
気
象
観
測
装
置
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

可
搬
型
気
象
観
測
装
置

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
可

搬
型

気
象

観
測

装
置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
用

発
電

機
 

６
６
－

１
５
－
１

 
所

要
数

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

用
発

電
機

の
機

能
確

認
を

実
施

す
る
。

 
所

要
数

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

用
発

電
機

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
年
に
１
回

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 

Ｍ
Ｐ
発
電
機

 
（

K
1 

D
31

-G
E-

CV
CF

-1
 

K
1 

D
31

-G
E-

M
P-

5 
K

1 
D

31
-G

E-
M

P-
8）

 

1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｙ

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（

対
策

本
部

）
可

搬
型

陽
圧
化
空
調
機

 

６
６
－
１
６
－
１

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
陽
圧

化
空

調
機

の
活

性
炭

フ
ィ

ル
タ

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所

可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機

 
（
対
策
本
部
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
１
６
－
１

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
陽
圧

化
空
調
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 

６
６
－
１
６
－
１

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
陽
圧

化
空
調
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（

対
策

本
部

）
可

搬
型

外
気

取
入

送
風

機
 

６
６
－
１
６
－
１

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
外
気

取
入
送
風
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
定
事
検
停
止
時

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所

可
搬
型
外
気
取
入
送
風
機
（
対
策
本
部
）

 
(Z

13
-B

00
3A

,B
,C

) 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 
６
６
－
１
６
－
１

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
外
気

取
入
送
風
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（

対
策

本
部

）
陽

圧
化

装
置

（
空

気
ボ

ン
ベ
）

 

６
６
－
１
６
－
１

 
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
５
号
炉

原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気

ボ
ン
ベ
）
が
規
定
圧
力
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 

左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
圧
力
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す
る
も
の
で
は

な
い
。

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（

対
策

本
部

）
二

酸
化

炭
素
吸
収
装
置

 

６
６
－
１
６
－
１

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭
素

吸
収
装
置
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
５
号
炉

原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭
素
吸
収
装

置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時

 
  

１
ヶ
月
に
１
回

 
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置

 
（

K
5 

U
41

-C
80

1A
,B
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｃ

 

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

対
策

本
部
）

 

６
６
－
１
６
－
１

 
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
１

 
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

78



柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

酸
素

濃
度

計

（
対
策
本
部
）

 
６
６
－
１
６
－
１

 
酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 
酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部

）（
6
号
及
び

7
号
炉
共
用
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
１

 
酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

（
対

策
本

部
）

 

６
６
－
１
６
－
１

 
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）（

6
号

及
び

7
号
炉
共
用
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
１

 
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

差
圧

計
（

対
策

本
部
）

 
６
６
－
１
６
－
１

 
差
圧
計
（
対
策
本
部
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

差
圧
計
（
対
策
本
部
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
１

 
差
圧
計
（
対
策
本
部
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ

り
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（

待
機

場
所

）
可

搬
型

陽
圧
化
空
調
機

 

６
６
－
１
６
－
２

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
可
搬
型
陽
圧

化
空

調
機

の
活

性
炭

フ
ィ

ル
タ

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所

（
待
機
場
所
）
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
２

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
可
搬
型
陽
圧

化
空
調
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
１
年
に
１
回

 

６
６
－
１
６
－
２

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
可
搬
型
陽
圧

化
空
調
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
（

待
機

場
所

）
陽

圧
化

装
置

（
空

気
ボ

ン
ベ
）

 

６
６
－
１
６
－
２

 
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
陽
圧
化
装
置

（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
規
定
圧
力
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

左
記
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
は
，
圧
力
等
の
確
認
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
担
保
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
り
，
点
検
計
画
に
お
け
る
「
点
検
及
び
試
験
の
項
目
」
等
に
準
拠
す
る
も
の

で
は
な
い
。

 

可
搬

型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
（

待
機

場
所
）

 

６
６
－
１
６
－
２

 
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
２

 
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

酸
素

濃
度

計

（
待
機
場
所
）

 
６
６
－
１
６
－
２

 
酸
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

酸
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
２

 
酸
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

（
待

機
場

所
）

 

６
６
－
１
６
－
２

 
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
２

 
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

差
圧

計
（

待
機

場
所
）

 
６
６
－
１
６
－
２

 
差
圧
計
（
待
機
場
所
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

１
年
に
１
回

 

差
圧
計
（
待
機
場
所
）

 
1.
特
性
試
験

 
１
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
２

 
差
圧
計
（
待
機
場
所
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ

り
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策

所
用

可
搬

型
電
源
設
備

 

６
６
－
１
６
－
３

 
５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策
所

用
可

搬
型

電
源

設
備

を
起

動
し
，
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
２
年
に
１
回

 
５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策
所

用
可
搬
型
電
源
設
備

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
５
Ｙ

 
６
６
－
１
６
－
３

 
５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策
所

用
可

搬
型

電
源

設
備

の
発

電
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 

負
荷
変
圧
器

 
６
６
－
１
６
－
３

 
負

荷
変

圧
器

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
外

観
点

検
に

て
確

認
す

る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
５
号
機
Ｔ
Ｓ
Ｃ
用
主
母
線
盤

 
（

K
5 

H
21

-P
55

2:
負
荷
変
圧
器
内
蔵
）

 
1.
外
観
点
検

 
５
２
Ｍ

 

交
流
分
電
盤

 
６
６
－
１
６
－
３

 
交

流
分

電
盤

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
外

観
点

検
に

て
確

認
す

る
。

 
 

１
ヶ
月
に
１
回

 
５

号
機

Ｔ
Ｓ

Ｃ
用

交
流

１
１

０
Ｖ

分
電

盤
 

（
K

5_
H

21
-P

55
4,

55
5,

55
6）

 
1.
外
観
点
検

 
５
２
Ｍ

 

可
搬
ケ
ー
ブ
ル

 
６
６
－
１
６
－
３

 
可

搬
ケ

ー
ブ

ル
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

外
観

点
検

に
て

確
認

す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
可
搬
ケ
ー
ブ
ル

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

緊
急

時
対

策
支

援
シ

ス
テ

ム
伝

送
装
置

 

６
６
－
１
７
－
１

 
緊

急
時

対
策

支
援

シ
ス

テ
ム

伝
送

装
置

，
デ

ー
タ

伝
送

装
置

及
び

SP
D

S 
表
示
装
置
の
伝
送

機
能
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
デ
ー
タ
の
記

録
機
能
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 
K

5
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
SP

D
S）（

緊
急
時
対
策
支
援
シ
ス
テ
ム

伝
送
装
置
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
３
Ｍ

 

デ
ー

タ
伝

送
装

置
 

６
６
－
１
７
－
１

 
K

7
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
SP

D
S）

（
デ
ー
タ
伝
送
装
置
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
３
Ｍ

 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

 
６
６
－
１
７
－
１

 
K

5
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
SP

D
S）

（
SP

D
S
表
示
装
置
）

 
1.
機
能
・
性
能
試
験

 
１
３
Ｍ

 

テ
レ

ビ
会

議
シ

ス
テ
ム

 
６
６
－
１
７
－
１

 
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
通
信
連
絡
設
備
（
テ
レ

ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，

IP
-電

話
機
及
び

IP
-F

AX
）
の
通
話
及
び
通
信

機
能
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回

 

工
事
計
画
書
に
お
い
て
仕
様
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て
，
日
常
の
管
理
の

中
で
健
全
性
が
確
認
で
き
，
か
つ
取
替
が
可
能
な
一
般
産
業
品
等
を
，
点
検
計
画
の
対

象
外
と
す
る
。

 

Ｉ
Ｐ
－
電
話
機

 
 

６
６
－

１
７
－
１

 

Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ

 
 

６
６
－

１
７
－
１

 

衛
星

電
話

設
備

（
常
設
）

 
６
６
－
１
７
－
１

 
衛
星
電
話
設
備
（
常
設
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
工
事
計
画
書
に
お
い
て
仕
様
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て
，
日
常
の
管
理
の

中
で
健
全
性
が
確
認
で
き
，
か
つ
取
替
が
可
能
な
一
般
産
業
品
等
を
，
点
検
計
画
の
対

象
外
と
す
る
。

 
衛

星
電

話
設

備

（
可
搬
型
）

 
６
６
－
１
７
－
１

 
衛
星
電
話
設
備
（
可
搬
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
工
事
計
画
書
に
お
い
て
仕
様
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て
，
日
常
の
管
理
の

中
で
健
全
性
が
確
認
で
き
，
か
つ
取
替
が
可
能
な
一
般
産
業
品
等
を
，
点
検
計
画
の
対

象
外
と
す
る
。

 
無

線
連

絡
設

備

（
常
設
）

 
６
６
－
１
７
－
１

 
無
線
連
絡
設
備
（
常
設
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
工
事
計
画
書
に
お
い
て
仕
様
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て
，
日
常
の
管
理
の

中
で
健
全
性
が
確
認
で
き
，
か
つ
取
替
が
可
能
な
一
般
産
業
品
等
を
，
点
検
計
画
の
対

象
外
と
す
る
。
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柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
（
補
正
）

 
点
検
計
画
（
案
）

 
Ｓ
Ａ

 
設
備
名
称

 
保
安
規
定

 
条
文
番
号

 
確
認
事
項

 
頻
度

 
機
器

 
点
検
及
び
試
験

 
の
項
目

 
頻
度

 

無
線

連
絡

設
備

（
可
搬
型
）

 
６
６
－
１
７
－
１

 
無
線
連
絡
設
備
（
可
搬
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
工
事
計
画
書
に
お
い
て
仕
様
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て
，
日
常
の
管
理
の

中
で
健
全
性
が
確
認
で
き
，
か
つ
取
替
が
可
能
な
一
般
産
業
品
等
を
，
点
検
計
画
の
対

象
外
と
す
る
。

 
携

帯
型

音
声

呼

出
電
話
機

 
６
６
－
１
７
－
１

 
携
帯
型
音
声
呼
出
電
話
機
の
通
話
確
認
を
実
施
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
工
事
計
画
書
に
お
い
て
仕
様
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て
，
日
常
の
管
理
の

中
で
健
全
性
が
確
認
で
き
，
か
つ
取
替
が
可
能
な
一
般
産
業
品
等
を
，
点
検
計
画
の
対

象
外
と
す
る
。

 
 

５
号

炉
屋

外
緊

急
連

絡
用

イ
ン

タ
ー
フ
ォ
ン

 

６
６
－
１
７
－
１

 
５

号
炉

屋
外

緊
急

連
絡

用
イ

ン
タ

ー
フ

ォ
ン

の
通

話
機

能
を

確
認

す
る
。

 
１
ヶ
月
に
１
回

 
工
事
計
画
書
に
お
い
て
仕
様
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
設
備
に
つ
い
て
，
日
常
の
管
理
の

中
で
健
全
性
が
確
認
で
き
，
か
つ
取
替
が
可
能
な
一
般
産
業
品
等
を
，
点
検
計
画
の
対

象
外
と
す
る
。

 
ホ

イ
ー

ル
ロ

ー

ダ
 

６
６
－
１
８
－
１

 
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ

 
1.
外
観
点
検

 
１
Ｙ

 

可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
Ａ

－
２
級
）

 

６
６
－
１
９
－
１

 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
の
以
下
の
性
能
確
認
を
実

施
す
る
。

 
・
吐
出
圧
力
が
１
．

２
９

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
，
流
量
が
１
４
７
ｍ

３

／
ｈ
／
台
以
上
。

 
・
吐
出
圧
力
が
１
．

６
３

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
，
流
量
が
１
２
０
ｍ

３

／
ｈ
／
台
以
上
。

 
・
吐
出
圧
力
が
１
．

６
７

M
Pa

[g
ag

e]
以
上
，
流
量
が
９
０
ｍ

３
／

ｈ
／
台
以
上
。

 

１
年
に
１
回

 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
Ａ
２

 
1.
分
解
点
検

 
１
０
Ｙ

 

６
６
－
１
９
－
１

 
可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ
－
２
級
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

 
３
ヶ
月
に
１
回

 
2.
外
観
点
検

 
１
Ｙ
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