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備考

1 －
電気盤等の水平方向の機
能維持評価用加速度の設
定方法について

－ 2020/6/22

「表3-1 20Hz での設計用床応答曲線震度」について、検討に用い
た設計用床応答曲線を図示するとともに、設計用最大応答加速度
を表に追加して設計用床応答曲線による震度と比較して説明する
こと。

2020/7/27
資料提出

済

・図1～12にFRSを追記しました。
・表3-1にZPA（設計用最大床応答加速度Ⅰ）を並記し
ました。

KK7補足-028-10-6改
2
'電気盤等の水平方向
の機能維持評価用加
速度の設定方法につ
いて

2 －
電気盤等の水平方向の機
能維持評価用加速度の設
定方法について

－ 2020/6/22

本資料では、電気盤等の機能維持評価用加速度の設定法につい
て、応答増幅を考慮して設定した機能維持評価用加速度が機能維
持確認済加速度に対してどの程度になるかを含め検討しているの
で、その検討内容に整合するよう図書名及び資料構成を整理して
説明すること。

2020/7/27
資料提出

済

・「震度」と記載の箇所について「加速度」に記載を見直
しました。
・3項の見出し，資料名称について記載を「機能維持確
認済加速度の設定方法」に見直しました。

KK7補足-028-10-6改
2
'電気盤等の水平方向
の機能維持評価用加
速度の設定方法につ
いて

3 －
電気盤等の水平方向の機
能維持評価用加速度の設
定方法について

－ 2020/6/22
「1. 検討の目的」について、鉛直方向を検討対象としていない理由
を説明すること。

2020/7/27
資料提出

済
鉛直方向の扱いについて1項に記載を追加しました。

KK7補足-028-10-6改
2
'電気盤等の水平方向
の機能維持評価用加
速度の設定方法につ
いて
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