
 

 

 廃炉発官Ｒ２第１１９号 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ５ 日 

 

原 子 力 規 制 委 員 会 殿 

 

 

                                東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

                                   東京電力ホールディングス株式会社 

            代表執行役社長  小早川 智明 

 

 

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書の 

一部補正について 

 

 

令和元年８月２０日付け廃炉発官Ｒ１第７７号をもって申請しました福島第一原

子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書を別紙の通り一部補正

をいたします。 

 

                                                              以 上 
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「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」及び「福島第一原子力

発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集」について，下記の箇所を別添の通

りとする。 

 

補正箇所，補正理由及びその内容は以下の通り。 

   

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 

３号機破損燃料用輸送容器について審査の進捗を踏まえ，下記の通り補正を行

う。 

併せて，福島第一原子力発電所の規制に係る関係法令の改正に伴う記載の適正

化を行う。 

 

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備 

2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備 

本文 

・３号機構内用輸送容器に関する運用変更に伴う記載の変更 

添付資料－２－１－２ 

・３号機構内用輸送容器に関する運用変更に伴う記載の変更 

・記載の適正化 

添付資料－２－２－１ 

・破損燃料用輸送容器（７体）に関する記載の変更 

添付資料－２－２－２ 

 ・破損燃料用輸送容器（２体）に関する記載の変更 

・記載の適正化 

添付資料－２－３－２ 

 ・関係法令の改正に伴う記載の適正化 

・記載の適正化 

 

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集 

 目次 

   ・別冊７の補足説明の追加に伴う記載の適正化 

 

 別冊７ 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明 

   Ⅰ 燃料取り出し用カバー換気設備の構造強度及び耐震性について 

   ・変更なし 

  Ⅱ 燃料の健全性確認及び取り扱いに関する補足書 

   ・変更なし 

Ⅲ ３号機 構内用輸送容器に関する要目表 

・３号機構内用輸送容器に関する要目表について、バスケット（２体収納）の

記載追加 

   Ⅳ 構内用輸送容器に係る安全機能及び構造強度に関する説明書（４号機） 

（添付資料２－１－３）に関する補足書 

    ・記載の適正化 
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   Ⅴ 構内用輸送容器（NFT-12B型）の確認項目に係わる寸法及び材料 

    ・記載の適正化 

Ⅵ 破損燃料用輸送容器（7体）に係る安全機能及び構造強度に関する説明書 

（３号機）（添付資料－２－２－１）に関する補足書 

    ・本補足説明の新規記載 

   Ⅶ 破損燃料用輸送容器（2体）に係る安全機能及び構造強度に関する説明書 

（３号機）（添付資料－２－２－２）に関する補足書 

   ・本補足説明の新規記載 

 

以 上 


