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工事計画認可申請書の一部補正について 

 

 

 平成 25 年 9 月 27 日付け原管発官 25 第 226 号をもって申請しました工事計画認可申請書（平成

30 年 12 月 13 日付け原管発官 30 第 174 号，令和元年 7 月 5日付け原管発官 R1 第 30 号，令和 2年

9月 25 日付け原管発管 R2 第 137 号にて一部補正）について，別紙のとおり一部補正します。 

 



 

本資料のうち，枠囲みの内容は， 

商業機密あるいは防護上の観点 

から公開できません。



別 紙 
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1. 補正項目を記載した書類 

 

補正項目 

 補正項目及び補正箇所は下表のとおり。 

補正項目 補正箇所 

Ⅱ 工事計画 

  原子炉冷却系統施設 

   11 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。)の

基本設計方針，適用基準及び適用規格 

 

  計測制御系統施設 

   発電用原子炉の運転を管理するための制御装置 

    2 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機

能 

 

  放射線管理施設 

   2 換気設備 

    2.1 中央制御室換気空調系 

     2.1.3 中央制御室待避室陽圧化換気空調系 

 

  原子炉格納施設 

   3 圧力低減設備その他の安全設備 

    (7) 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度

制御設備並びに格納容器再循環設備 

     (7.2) 可燃性ガス濃度制御系 

 

  その他発電用原子炉の附属施設 

   1 非常用電源設備 

    2 非常用発電装置 

    2.4 監視測定設備用電源設備 

      (4) 燃料設備 

    3 その他の電源装置 

      (2) 電力貯蔵装置 

   9 緊急時対策所 

    1 緊急時対策所機能 

 

 

「3. 補正前後比較表」による。 

 

 

 

「3. 補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

「3. 補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

「3. 補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

 

「3. 補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



補正項目 補正箇所 

Ⅴ 添付書類 

Ⅴ-1 説明書 

 Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 

  Ⅴ-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関

する説明書 

   Ⅴ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五

号））との整合性に関する説明書 

  Ⅴ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

の防止に関する説明書 

   Ⅴ-1-1-3-2 津波への配慮に関する説明書 

    Ⅴ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

   Ⅴ-1-1-3-3 竜巻への配慮に関する説明書 

    Ⅴ-1-1-3-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及び固

縛対象物の選定 

    Ⅴ-1-1-3-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針 

  Ⅴ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明

書 

   Ⅴ-1-1-7-別添 1 可搬型重大事故等対処設備の保管

場所及びアクセスルート 

  Ⅴ-1-1-9 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明

書 

   Ⅴ-1-1-9-3 溢水評価条件の設定 

 Ⅴ-1-2 原子炉本体の説明書 

  Ⅴ-1-2-1 原子炉本体の基礎に関する説明書 

 Ⅴ-1-5 計測制御系統施設の説明書 

  Ⅴ-1-5-1 計測装置の構成に関する説明書並びに計測

範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

 Ⅴ-1-8 原子炉格納施設の説明書 

  Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書 

   Ⅴ-1-8-1-別添 3 格納容器圧力逃がし装置の設計 

 Ⅴ-1-9 その他発電用原子炉の附属施設の説明書 

  Ⅴ-1-9-2 常用電源設備の説明書 

   Ⅴ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書 

 Ⅴ-1-10 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

に関する説明書 

 

 

「3. 補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



補正項目 補正箇所 

  Ⅴ-1-10-8 設工認に係る設計の実績，工事及び検査の

計画 原子炉格納施設 

 

Ⅴ-2 耐震性に関する説明書 

 

Ⅴ-3 強度に関する説明書 

 

Ⅴ-5 図面 

  1. 発電所 

  4. 原子炉冷却系統施設 

  5. 計測制御系統施設 

  7. 放射線管理施設 

  8. 原子炉格納施設 

 

 

 

 

「3. 補正前後比較表」による。 

 

「3. 補正前後比較表」による。 

 

「3. 補正前後比較表」による。 

 

 



 

2. 補正を必要とする理由を記載した書類 

 

補正を必要とする理由 

  平成 25 年 9 月 27 日付け原管発官 25 第 226 号にて申請した工事計画認可申請書（平成 30 年 12

月 13 日付け原管発官 30第 174 号，令和元年 7月 5日付け原管発官 R1 第 30 号，令和 2年 9月 25

日付け原管発管 R2 第 137 号にて一部補正）について，誤記修正及び記載の適正化を行うため補

正する。 

 



 

3. 補正前後比較表 

 

 






















































































































































































































































































