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1. 概要 

 津波監視カメラは，設計基準対象施設においてはＳクラス施設に分類される。 

 以下，Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき，津波監視カメラを構成する津波監視カメ

ラ及び津波監視カメラ制御架が設計用地震力に対して十分な構造強度及び電気的機能を有して

いることを説明するものである。 

評価結果の記載方法は以下に示すとおりである。 

 

 (1) 津波監視カメラ 

Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針に基づき，津波の

監視に用いる津波監視カメラの計算結果を本計算書に記載する。 

 (2) 津波監視カメラ制御架 

 Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針に基づき，津波の

監視に用いる津波監視カメラ制御架の計算結果を本計算書に記載する。 

  

 本計算書は以下の構成で津波監視カメラの評価結果を示す。 

(1) 津波監視カメラの耐震性についての計算書 

(2) 津波監視カメラ制御架の耐震性についての計算書 

 

 

 


