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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）  
原子炉施設保安規定の変更認可申請の補正について  

 
 
 平成３０年１０月１７日付け３０原機（大安）０９１をもって申請した国立研究開

発 法 人日本 原子力研究開発 機構大洗研究所（北地区）原子炉施 設保安規定の変更認可

申請書を別紙のとおり補正いたします。 

 

 



 

 

別紙 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区） 

原子炉施設保安規定（補正） 

 

平成３０年１０月１７日付け３０原機（大安）０９１をもって申請した国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）原子炉施設保安規定の変更認可申請書を、別添の

とおり補正する。主な変更の内容及び理由は、次のとおりである。 

 

１．変更の内容 

（１）原子炉設置変更許可申請書の新規制基準対応に伴う記載の追加 

 １）大洗研究所の共通設備及び多量の放射性物質等を放出する事故対策機器（以下「共

通設備等」という。）に係る変更 

① 第１編第５条の２について、危機管理課長の職務に、共通設備等の管理に関する

事項を追加する。 

② 第１編第３３条の２として、共通設備等の管理に関する事項を追加する。 

③ 共通設備等の管理の追加に伴い、第１編第３３条の３に「施設管理目標の策

定」、第３３条の４に「施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策

定」、第３３条の５に「施設管理実施計画等の策定」、第３３条の６に「保全活動の

実施」、第３３条の７に「保全活動の有効性評価及び改善」、第３３条の８に「定期

事業者検査」、第３３条の９に「修理及び改造」及び第３３条の１０に「使用前事

業者検査」に関する事項を追加する。 

④ 第１編別表第１について、共通設備等に係る区分を追加する。 

⑤ 第１編別表第２について、共通設備等の管理者として危機管理課長を追加する。 

⑥ 第１編別表第９の２として、共通設備等の対象機器を追加する。 

⑦ 第１編別図第４及び別図第５として、通信連絡設備の配置場所を追加する。 

⑧ 第６編第３８条、第６０条及び第６１条について、共通設備等に係る通知を受け

た場合の措置を追加する。 

 

２）放射線測定機器の管理等に係る変更 

① 第１編別表第１について、屋外管理用放射線管理設備に非常用資機材を追加する。 

② 第１編別表第２について、環境監視線量計測課長を区域の管理分担に追加し、あ

わせて、放射線管理第２課長の所管する施設を明確化する。 

③ 第２編第２０条について、空気中の放射性物質の濃度に係る測定結果の掲示を追

加する。 

④ 第２編第３４条について、外部電源が喪失した場合のモニタリングポストの測定

維持に関する事項を追加する。あわせて、別表第１３の２として屋外放射線監視設

備に係る非常用資機材を追加する。 

⑤ 第２編第３４条の２、第３４条の３及び第３４条の４について、目標又は計画の

策定に関して、高温工学試験研究炉部長又は高温ガス炉センター長の確認を受ける

ことを追加する。 

⑥ 第２編第３５条について、モニタリングポスト及び非常用資機材（以下「モニタ

リングポスト等」という。）の管理に関する事項を追加する。 

⑦ 第２編第３６条として、モニタリングポスト等に係る定期事業者検査に関する事



 

 

項を追加する。あわせて、第４編から第６編までについて、モニタリングポスト等

に係る定期事業者検査の終了結果の通知を受けた場合の措置を追加する。 

⑧ 第２編第３８条について、環境監視線量計測課長の行う修理及び改造を追加す

る。あわせて、修理及び改造計画に関して、施設管理統括者及び当該施設を所掌す

るセンター長の確認を受けることを追加する。 

⑨ 第２編第３８条の２について、モニタリングポスト等に係る使用前事業者検査に

関する事項を追加する。 

⑩ 第２編第３９条について、モニタリングポスト等に異常を認めた場合の措置に関

する事項を追加する。あわせて、第４編から第６編までについて、モニタリングポ

スト等に係る故障等の通知を受けた場合の措置を追加する。 

 

３）ＨＴＴＲ原子炉施設における保管廃棄施設の設置に伴う変更 

① 第１編第３条について、ＨＴＴＲ原子炉施設における廃棄物の仕掛品の定義を変

更する。 

② 第１編別表第１０（１）について、放射性廃棄物の廃棄に係る記録責任者、保存

責任者及び保存期間を追加する。 

③ 第３編第１０条の２、第１１条の２及び第１４条の２について、ＨＴＴＲ原子炉

施設における保管廃棄施設の設置に伴い、共用施設及びＪＭＴＲ原子炉施設の廃棄

物の仕掛品の管理を同施設に限定する。 

④ 第３編第１０条の３として、ＨＴＴＲ原子炉施設における廃棄物の仕掛品の管理

を追加する。 

⑤ 第３編第１０条の４として、ＨＴＴＲ原子炉施設における固体廃棄物の廃棄につ

いて追加する。 

⑥ 第３編第１３条として、ＨＴＴＲ原子炉施設における固体廃棄物の保管について

追加する。 

⑦ 第６編別図第２（その２）及び第６編別図第２（その６）について、廃棄物の仕掛

品の保管場所を削除する。 

⑧ 第６編別図第２（その４）の廃棄物の仕掛品の保管場所を保管廃棄施設に変更す

る。 

 

４）ＨＴＴＲ原子炉施設に係る変更 

① 第１編第３条について、「多量の放射性物質等を放出する事故（以下「ＢＤＢ

Ａ」という。）」に係る定義を追加する。 

② 第６編第３条について、非常事態対応要員の確保に関する事項を追加する。 

③ 第６編第１５条の２として、火災における設計想定事象に対する体制の整備に関

する事項を追加する。 

④ 第６編第１５条の３として、内部溢水における設計想定事象に対する体制の整備

に関する事項を追加する。 

⑤ 第６編第１５条の４として、自然災害における設計想定事象に対する体制の整備

に関する事項を追加する。 

⑥ 第６編第１５条の５として、ＢＤＢＡ及び大規模損壊（以下「ＢＤＢＡ等」とい

う。）の体制の整備に関する事項を追加する。 

⑦ 第６編第３０条について、原子炉運転開始前の飛来物点検に関する事項を追加す

る。 



 

 

⑧ 第６編第３９条の２として、器材及び資機材の管理に関する事項を追加する。 

⑨ 第６編第３９条の３として、防火帯の維持管理に関する事項を追加する。 

⑩ 第６編第４４条について、使用済燃料の貯蔵の制限に関する事項を追加する。 

⑪ 第６編第５９条の２として、有毒ガス発生時の措置に関する記載を追加する。 

⑫ 第６編第６５条について、地震時の火災検知の措置に関する事項を追加する。 

⑬ 第６編第６５条の２として、竜巻発生時の措置に関する事項を追加する。 

⑭ 第６編第６５条の３として、火山事象発生時の措置に関する事項を追加する。 

⑮ 第６編第６５条の４として、交流動力電源が喪失した場合の措置に関する事項を

追加する。 

⑯ 第６編第６６条及び第６６条の２として、ＢＤＢＡ等の拡大防止措置に関する事

項を追加する。 

 

（２）記載の適正化に係る変更 

① 第４編から第６編までについて、第２編第３９条第１項に基づく通知を受けた場合

の対応を見直す。 

② 第２編第３５条について、放射線測定機器の点検内容を追加する。 

③ 表記の見直し等を行う。 

 

２．変更の理由 

（１）原子炉設置変更許可申請書の新規制基準対応に伴う記載の追加 

  原子炉設置変更許可申請書の新規制基準対応と整合した内容とするため。 

  

（２）記載の適正化に係る変更 

① 第２編第３９条第１項に基づく通知と、同条の通知を受けた場合の対応を整合させ

るため。 

② 放射線測定器の点検内容を明確にするため。 

③ 記載の適正化のため。 

 

 ３．施行期日 

（施行期日） 

第１条 この規定は、原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日から施行す

る。ただし、変更後の第１編第３３条の２、第２編第３４条第３項及び第４項並びに第６

編３９条の２及び第３９条の３については、ＨＴＴＲの新規制基準適合に関する使用前事

業者検査の確認後（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２８条第３

項に基づく使用前確認証の交付を受けた日）の翌日（休日を除く。）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 施行日以降、前条ただし書に定める使用前事業者検査の確認後の翌日（休日を除

く。）の前日までの間において、変更後の第２編第３５条第５項及び第６項中「別表第１

３に掲げる放射線測定機器及び別表第１３の２に掲げる非常用資機材」は「別表第１３に

掲げる放射線測定機器」と読み替えるものとする。 

 

以上 
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目-1 

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）原子炉施設保安規定 新旧対照条文（下線部分は変更部分）

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 

 目次 

第１編 総則 

第１章 通則（第１条－第４条） 

第２章 管理体制 

第１節 組織及び職務（第５条－第５条の３） 

第２節 原子炉主任技術者（第６条－第６条の３） 

第３節 委員会（第７条－第１３条） 

第４節 独立検査組織（第１３条の２） 

第３章 品質マネジメント計画（第１４条－第２２条） 

第４章 保安教育訓練（第２３条・第２４条） 

第５章 非常の場合に講ずべき処置 

第１節 事前の措置（第２５条） 

第２節 非常事態における活動（第２６条－第３１条） 

第６章 職員等以外の者に対する保安措置及び放射線管理（第３２条・第３３条） 

（新設） 

第７章 記録及び報告（第３４条－第３６条） 

第８章 定期的な評価（第３７条－第４１条） 

（別表） 

（別図） 

第２編～第５編 （省略） 

第６編 ＨＴＴＲの管理 

第１章 通則（第１条－第１５条の２） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限（第１６条・第１７条） 

第２節 炉心構成上の遵守事項（第１８条・第１９条） 

第３節 運転上の条件（第２０条－第２９条） 

第４節 運転（第３０条－第３４条） 

第３章 保守管理（第３４条の２－第３９条） 

第４章 燃料棒及び燃料体の管理（第４０条－第５０条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び安全保護回路等が作動した場合の措置（第５１条－第５３条） 

第２節 運転上の制限等に係る異常の場合の措置（第５４条－第５８条） 

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置（第５９条－第６１条） 

第４節 燃料棒又は燃料体に異常を認めた場合の措置（第６２条－第６４条） 

第５節 地震又は火災時の措置（第６５条） 

（新設） 

第６節 非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第６６条） 

第６章 放射線管理（第６７条－第６９条） 

（別表） 

（別図） 

附則 

 目次 

第１編 総則 

第１章 通則（第１条－第４条） 

第２章 管理体制 

第１節 組織及び職務（第５条－第５条の３） 

第２節 原子炉主任技術者（第６条－第６条の３） 

第３節 委員会（第７条－第１３条） 

第４節 独立検査組織（第１３条の２） 

第３章 品質マネジメント計画（第１４条－第２２条） 

第４章 保安教育訓練（第２３条・第２４条） 

第５章 非常の場合に講ずべき処置 

第１節 事前の措置（第２５条） 

第２節 非常事態における活動（第２６条－第３１条） 

第６章 職員等以外の者に対する保安措置及び放射線管理（第３２条・第３３条） 

第６章の２ 大洗研究所における共通設備等に係る保守管理（第３２条の２－第３３条の

１０） 

第７章 記録及び報告（第３４条－第３６条） 

第８章 定期的な評価（第３７条－第４１条） 

（別表） 

（別図） 

第２編～第５編 （変更なし） 

第６編 ＨＴＴＲの管理 

第１章 通則（第１条－第１５条の５） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限（第１６条・第１７条） 

第２節 炉心構成上の遵守事項（第１８条・第１９条） 

第３節 運転上の条件（第２０条－第２９条） 

第４節 運転（第３０条－第３４条） 

第３章 保守管理（第３４条の２－第３９条の３） 

第４章 燃料棒及び燃料体の管理（第４０条－第５０条） 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び安全保護回路等が作動した場合の措置（第５１条－第５３条） 

第２節 運転上の制限等に係る異常の場合の措置（第５４条－第５８条） 

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置（第５９条－第６１条） 

第４節 燃料棒又は燃料体に異常を認めた場合の措置（第６２条－第６４条） 

第５節 地震又は火災時の措置（第６５条） 

第５節の２ 竜巻及び火山に係る措置（第６５条の２－第６５条の４） 

第６節 非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第６６条・第６６条の２） 

第６章 放射線管理（第６７条－第６９条） 

（別表） 

（別図） 

附則 

条文の見直しに伴う記載の

適正化（以下同じ。） 



 

Ⅰ-0 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

第１編 総則 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ⅰ-1 
 

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）原子炉施設保安規定 新旧対照条文（下線部分は変更部分） 
変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 

   第１編 総則 

    第１章 通則 

 

第１条・第２条 （省略） 

 

 （定義） 

第３条 

(1) 「職員等」とは、役員、職員、嘱託（非常勤を除く。）、常勤職員、常用用員及び臨

時用員等の機構と雇用関係にある者、並びに外来研究員、協力研究員及び客員研究員をい

う｡ 

 (2) 「センター長」とは、大洗研究所に属するセンター長をいう。 

 (3) 「部長」とは、大洗研究所に属する部長及び原子力施設検査室長をいう｡ 

 (4) 「施設管理統括者」とは、原子炉施設を統括する部長をいう。 

 (5) 「施設管理者」とは、施設を管理する課長をいい、別表第２第５欄に掲げる区分ごと

に、それぞれ同表第２欄に掲げる者をいう。 

 (6) 「管理区域管理者」とは、管理区域の管理に係る業務を行うため、別表第２第４欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表第２欄に掲げる者をいう。ただし、管理区域管理者と施

設管理者が同じ場合は、施設管理者と読み替えることができる。 

 (7) 「保全区域管理者」とは、保全区域の管理に係る業務を行うため、別表第２第３欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表第２欄に掲げる者をいう。 

 (8) 「放射線業務従事者」とは、原子炉施設の運転又は利用、原子炉施設保全、核燃料物

質等の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち

入る者をいう｡ 

 (9) 「一時立入者」とは、見学、視察等の目的で放射線作業以外の業務のため、一時的に

管理区域内に立ち入る者をいう｡ 

 (10) 「放射線管理」とは、原子炉施設に関する放射線による障害を防止するため行う対策

をいう｡ 

 (11) 「放射線作業」とは、管理区域内において核燃料物質等の取扱い、管理又はこれに付

随する作業をいう｡ 

 (12) 「核燃料物質等」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物をいう｡ 

 (13) 「核燃料物質等の取扱い」とは、核燃料物質等の使用、運搬、貯蔵、廃棄又はこれに

付随する作業をいう。 

 (14) 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質等で廃棄しようとする物をいう。 

 (15) 「廃棄物の仕掛品」とは、原子炉施設で発生した固体状の核燃料物質等で廃棄物管理

施設へ引き渡す前段階の物であって、これから廃棄しようとする物をいう。 

  

  

(16) 「放射性廃棄物等」とは、放射性廃棄物又は廃棄物の仕掛品をいう。 

(新設) 

 

 

 

 

 (17) 「非常事態」とは、地震、火災及びその他の原因により、原子炉施設において事故が

発生した場合又は発生するおそれがある場合であって、事業所の通常組織では、事故の原

    第１編 総則 

     第１章 通則 

 

第１条・第２条 （変更なし） 

 

 （定義） 

第３条 

(1) 「職員等」とは、役員、職員、嘱託（非常勤を除く。）、常勤職員、常用用員及び臨

時用員等の機構と雇用関係にある者、並びに外来研究員、協力研究員及び客員研究員をい

う｡ 

 (2) 「センター長」とは、大洗研究所に属するセンター長をいう。 

 (3) 「部長」とは、大洗研究所に属する部長及び原子力施設検査室長をいう｡ 

 (4) 「施設管理統括者」とは、原子炉施設を統括する部長をいう。 

 (5) 「施設管理者」とは、施設を管理する課長をいい、別表第２第５欄に掲げる区分ごと

に、それぞれ同表第２欄に掲げる者をいう。 

 (6) 「管理区域管理者」とは、管理区域の管理に係る業務を行うため、別表第２第４欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表第２欄に掲げる者をいう。ただし、管理区域管理者と施

設管理者が同じ場合は、施設管理者と読み替えることができる。 

 (7) 「保全区域管理者」とは、保全区域の管理に係る業務を行うため、別表第２第３欄に

掲げる区分ごとに、それぞれ同表第２欄に掲げる者をいう。 

 (8) 「放射線業務従事者」とは、原子炉施設の運転又は利用、原子炉施設保全、核燃料物

質等の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち

入る者をいう｡ 

 (9) 「一時立入者」とは、見学、視察等の目的で放射線作業以外の業務のため、一時的に

管理区域内に立ち入る者をいう｡ 

 (10) 「放射線管理」とは、原子炉施設に関する放射線による障害を防止するため行う対策

をいう｡ 

 (11) 「放射線作業」とは、管理区域内において核燃料物質等の取扱い、管理又はこれに付

随する作業をいう｡ 

 (12) 「核燃料物質等」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物をいう｡ 

 (13) 「核燃料物質等の取扱い」とは、核燃料物質等の使用、運搬、貯蔵、廃棄又はこれに

付随する作業をいう。 

 (14) 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質等で廃棄しようとする物をいう。 

 (15)  「廃棄物の仕掛品」とは、原子炉施設で発生した固体状の核燃料物質等で、ＨＴＴ

Ｒにおいては保管廃棄施設に保管する前段階の物であり、かつ、これから廃棄しようとす

る物をいい、共用施設及びＪＭＴＲにおいては廃棄物管理施設へ引き渡す前段階の物であ

り、かつ、これから廃棄しようとする物をいう。 

 (16) 「放射性廃棄物等」とは、放射性廃棄物又は廃棄物の仕掛品をいう。 

 (17) 「多量の放射性物質等を放出する事故」とは、設計基準事故（試験研究の用に供する

原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第

２１号）第２条第２項第１６号に定めるものをいう。）より発生頻度が低い事故であって、

原子炉施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものをいう。 

 

(18) 「非常事態」とは、地震、火災及びその他の原因により、原子炉施設において事故が

発生した場合又は発生するおそれがある場合であって、事業所の通常組織では、事故の原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTTRの保管廃棄施設の新設

に伴う定義の変更 

 

 

 

多量の放射性物質等を放出す

る事故に係る定義の追加 

 

 

 

号番号の繰下げ 

 

 



 

Ⅰ-2 
 

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
因除去、拡大防止等のための活動を迅速に行う事が困難な事態であり、別表第３に掲げる

事態をいう。 

 (18) 「緊急作業」とは、原子炉施設の非常事態において行う、事故の原因除去、拡大防止

等のための活動のうち、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示（以下「線量告示」という。）第７条に定める線量限度が

適用されるものをいう。 

 (19) 「品質マネジメント」とは、保安のために必要な措置を体系的に実施することにより、

原子力の安全を確保することをいう。 

 (20) 「保安活動」とは、原子炉施設の保安のために必要な措置をいう。 

(21) 「保全活動」とは、保安活動のうち、原子炉施設の設備の機能又は性能を確認、維持

又は向上させる活動をいう。 

(22) 「事業者検査」とは、法第２８条第１項に基づき事業者が行う使用前事業者検査（溶

接検査を含む。）及び法第２９条第１項に基づき事業者が行う定期事業者検査をいう。 

(23) 「施設管理方針」とは、原子炉施設が法第２３条第１項又は第２６条第１項の許可を

受けたところによるものであり、かつ、「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関

する規則」（令和２年原子力規制委員会規則第７号。以下「技術基準規則」という。）に

定める技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するために、策定

する方針をいう。 

(24) 「施設管理目標」とは、施設管理方針に従って達成すべき、原子炉施設ごとの施設管

理の目標（施設管理の重要度が高い設備について定量的に定める目標を含む。）をいう。 

(25) 「施設管理実施計画」とは、施設管理目標を達成するために、原子炉施設ごとに策定

する計画（施設管理の総体としての文書体系）をいい、次の①から⑧までに掲げる事項を

含む。 

 ① 施設管理実施計画の始期及び期間に関する事項 

 ② 原子炉施設の設計及び工事に関する事項 

 ③ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関する事項 

 ④ 原子炉施設の点検、検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停止中の

区別を含む。）に関する事項 

 ⑤ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関する

事項 

 ⑥ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関する事

項 

 ⑦ ⑥の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関する

事項 

 ⑧ 原子炉施設の施設管理に係る記録に関する事項 

(26) 「設備保全整理表」とは、施設管理実施計画に定める事項のうち、原子炉施設の工事

の方法及び時期に関する事項並びに原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期

に関する事項について、設備・機器単位で整理した表をいう。 

(27) 「検査要否整理表」とは、施設管理実施計画に定める事項のうち、原子炉施設の検査

の方法に関する事項について、技術基準規則の条項単位で整理した表をいう。 

 (28) 「キャプセル」とは、キャプセル照射装置のうち、ＪＭＴＲ原子炉本体の炉内に挿入

して照射する試料を組み込んだ容器及びＪＭＴＲ原子炉本体の炉内に直接挿入して照射す

る試料をいう。 

 (29) 「ＯＳＦ－１キャプセル」とは、インパイルループＯＳＦ－１照射装置（以下「ＯＳ

Ｆ－１照射装置」という。）の炉内管に挿入して照射するヘリウム－３出力制御型沸騰水

キャプセル照射装置（以下「ＢＯＣＡ照射装置」という。）の照射試料を組み込んだ容器

をいう。 

因除去、拡大防止等のための活動を迅速に行う事が困難な事態であり、別表第３に掲げる

事態をいう。 

 (19) 「緊急作業」とは、原子炉施設の非常事態において行う、事故の原因除去、拡大防止

等のための活動のうち、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示（以下「線量告示」という。）第７条に定める線量限度が

適用されるものをいう。 

 (20) 「品質マネジメント」とは、保安のために必要な措置を体系的に実施することにより、

原子力の安全を確保することをいう。 

 (21) 「保安活動」とは、原子炉施設の保安のために必要な措置をいう。 

(22) 「保全活動」とは、保安活動のうち、原子炉施設の設備の機能又は性能を確認、維持

又は向上させる活動をいう。 

(23) 「事業者検査」とは、法第２８条第１項に基づき事業者が行う使用前事業者検査（溶

接検査を含む。）及び法第２９条第１項に基づき事業者が行う定期事業者検査をいう。 

(24) 「施設管理方針」とは、原子炉施設が法第２３条第１項又は第２６条第１項の許可を

受けたところによるものであり、かつ、「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関

する規則」（令和２年原子力規制委員会規則第７号。以下「技術基準規則」という。）に

定める技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するために、策定

する方針をいう。 

(25) 「施設管理目標」とは、施設管理方針に従って達成すべき、原子炉施設ごとの施設管

理の目標（施設管理の重要度が高い設備について定量的に定める目標を含む。）をいう。 

(26) 「施設管理実施計画」とは、施設管理目標を達成するために、原子炉施設ごとに策定

する計画（施設管理の総体としての文書体系）をいい、次の①から⑧までに掲げる事項を

含む。 

 ① 施設管理実施計画の始期及び期間に関する事項 

 ② 原子炉施設の設計及び工事に関する事項 

 ③ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関する事項 

 ④ 原子炉施設の点検、検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停止中の

区別を含む。）に関する事項 

 ⑤ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関する

事項 

 ⑥ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関する事

項 

 ⑦ ⑥の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関する

事項 

 ⑧ 原子炉施設の施設管理に係る記録に関する事項 

(27) 「設備保全整理表」とは、施設管理実施計画に定める事項のうち、原子炉施設の工事

の方法及び時期に関する事項並びに原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期

に関する事項について、設備・機器単位で整理した表をいう。 

(28) 「検査要否整理表」とは、施設管理実施計画に定める事項のうち、原子炉施設の検査

の方法に関する事項について、技術基準規則の条項単位で整理した表をいう。 

 (29) 「キャプセル」とは、キャプセル照射装置のうち、ＪＭＴＲ原子炉本体の炉内に挿入

して照射する試料を組み込んだ容器及びＪＭＴＲ原子炉本体の炉内に直接挿入して照射す

る試料をいう。 

 (30) 「ＯＳＦ－１キャプセル」とは、インパイルループＯＳＦ－１照射装置（以下「ＯＳ

Ｆ－１照射装置」という。）の炉内管に挿入して照射するヘリウム－３出力制御型沸騰水

キャプセル照射装置（以下「ＢＯＣＡ照射装置」という。）の照射試料を組み込んだ容器

をいう。 

 

 

号番号の繰下げ（以下同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ-3 
 

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
 (30) 「ラビット」とは、水力ラビット照射装置の炉内管に挿入して照射する試料を組み込

んだ容器をいう。 

 (31) 「キャプセル等」とは、キャプセル、ＯＳＦ－１キャプセル及びラビットをいう。 

 

第４条 （省略） 

 

    第２章 管理体制 

     第１節 組織及び職務 

 

第５条 （省略） 

 

 （職務） 

第５条の２ 原子炉施設の保安に関する各職位と職務は次のとおりとする。 

 (1) 理事長は、原子炉施設に関する保安活動を総理する。 

 (2) 統括監査の職は、原子炉施設の品質マネジメント活動に係る内部監査の業務を行う。 

 (3) 管理責任者は、第１４条の「5.5.2 管理責任者」に定める業務を行う。 

 (4) 安全・核セキュリティ統括部長は、原子炉施設の本部の品質マネジメント活動に係る

業務、それに関する本部としての総合調整、指導及び支援の業務並びに中央安全審査・品

質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 

 (5) 契約部長は、本部における原子炉施設の保安に係る調達業務を行う。 

 (6) 大洗研究所担当理事は、理事長を補佐し、大洗研究所における原子炉施設に関する保

安活動を統理する。 

 (7) 大洗研究所長（以下「所長」という。）は、大洗研究所における原子炉施設に関する

保安活動を統括する。 

(8) 原子力施設検査室長は、第１３条の２に定める独立検査組織の検査責任者として、事

業者検査に関する業務を行う。 

 (9) 高温ガス炉研究開発センター長（以下「高温ガス炉センター長」という。）は、所長

が行う高温ガス炉研究開発センターにおける原子炉施設に関する保安活動の統括に係る業

務を補佐するとともに、高温ガス炉研究開発センターにおける原子炉施設の年間運転計画

に係る業務を統括する。 

 (10) 環境技術開発センター長（以下「環境センター長」という。）は、所長が行う環境技

術開発センターにおける原子炉施設に関する保安活動の統括に係る業務を補佐するととも

に、環境技術開発センターにおける原子炉施設の年間運転計画に係る業務を統括する。 

 (11) 保安管理部長は、次号から第１５号までに掲げる保安活動を統括するとともに、第３

３条第３項に規定する業務を行う。また、センター長、放射線管理部長、材料試験炉部長、

高温工学試験研究炉部長及び環境保全部長に対し、品質マネジメント活動及び保安活動に

関する指示又は助言を行うことができる。 

 (12) 安全対策課長は、大洗研究所における安全文化の育成・維持活動及び関係法令等の遵

守活動並びに保安教育の庶務に関する業務を行う。 

 (13) 施設安全課長は、大洗研究所における品質マネジメント活動の庶務に関する業務及び

原子炉施設等安全審査委員会の庶務に関する業務を行う。 

 (14) 危機管理課長は、非常の場合に講ずべき処置に関する整備及び支援に関する業務、並

びに総合的な訓練に関する業務を行う。 

  

 

(15) 核物質管理課長は、原子炉施設の周辺監視区域の維持管理に関する業務を行う。 

 (16) 放射線管理部長は、次号及び第１８号に掲げる保安活動を統括する。 

 (31) 「ラビット」とは、水力ラビット照射装置の炉内管に挿入して照射する試料を組み込

んだ容器をいう。 

 (32) 「キャプセル等」とは、キャプセル、ＯＳＦ－１キャプセル及びラビットをいう。 

 

第４条 （変更なし） 

 

    第２章 管理体制 

     第１節 組織及び職務 

 

第５条 （変更なし） 

 

 （職務） 

第５条の２ 原子炉施設の保安に関する各職位と職務は次のとおりとする。 

 (1) 理事長は、原子炉施設に関する保安活動を総理する。 

 (2) 統括監査の職は、原子炉施設の品質マネジメント活動に係る内部監査の業務を行う。 

 (3) 管理責任者は、第１４条の「5.5.2 管理責任者」に定める業務を行う。 

 (4) 安全・核セキュリティ統括部長は、原子炉施設の本部の品質マネジメント活動に係る

業務、それに関する本部としての総合調整、指導及び支援の業務並びに中央安全審査・品

質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 

 (5) 契約部長は、本部における原子炉施設の保安に係る調達業務を行う。 

 (6) 大洗研究所担当理事は、理事長を補佐し、大洗研究所における原子炉施設に関する保

安活動を統理する。 

 (7) 大洗研究所長（以下「所長」という。）は、大洗研究所における原子炉施設に関する

保安活動を統括する。 

(8) 原子力施設検査室長は、第１３条の２に定める独立検査組織の検査責任者として、事

業者検査に関する業務を行う。 

 (9) 高温ガス炉研究開発センター長（以下「高温ガス炉センター長」という。）は、所長

が行う高温ガス炉研究開発センターにおける原子炉施設に関する保安活動の統括に係る業

務を補佐するとともに、高温ガス炉研究開発センターにおける原子炉施設の年間運転計画

に係る業務を統括する。 

 (10) 環境技術開発センター長（以下「環境センター長」という。）は、所長が行う環境技

術開発センターにおける原子炉施設に関する保安活動の統括に係る業務を補佐するととも

に、環境技術開発センターにおける原子炉施設の年間運転計画に係る業務を統括する。 

 (11) 保安管理部長は、次号から第１５号までに掲げる保安活動を統括するとともに、第３

３条第３項に規定する業務を行う。また、センター長、放射線管理部長、材料試験炉部長、

高温工学試験研究炉部長及び環境保全部長に対し、品質マネジメント活動及び保安活動に

関する指示又は助言を行うことができる。 

 (12) 安全対策課長は、大洗研究所における安全文化の育成・維持活動及び関係法令等の遵

守活動並びに保安教育の庶務に関する業務を行う。 

 (13) 施設安全課長は、大洗研究所における品質マネジメント活動の庶務に関する業務及び

原子炉施設等安全審査委員会の庶務に関する業務を行う。 

 (14) 危機管理課長は、非常の場合に講ずべき処置に関する整備及び支援に関する業務、総

合的な訓練に関する業務並びに施設管理者として別表第１第７欄に掲げる大洗研究所の共

通設備及び多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止対策機器（以下「共通設備等」

という。）の管理を行う。 

 (15) 核物質管理課長は、原子炉施設の周辺監視区域の維持管理に関する業務を行う。 

 (16) 放射線管理部長は、次号及び第１８号に掲げる保安活動を統括する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理課長の職務として、

大洗研究所の共通設備及び

BDBA防止対策機器の管理を

追加 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
 (17) 環境監視線量計測課長は、周辺監視区域及びその周辺区域の放射線の監視に関する業

務、環境放射能の測定業務、放射線業務従事者の線量の評価に関する業務並びに施設管理

者として別表第１第６欄に掲げる機器の管理を行う。また、放射線管理第２課長の依頼に

基づき、施設の放射線測定機器の保守及び校正を行うことができる。 

 (18) 放射線管理第２課長は、原子炉施設の放射線管理に関する業務及び施設管理者として

別表第１第５欄に掲げる機器の管理を行う。 

 (19) 管理部長は、調達課長が行う業務を統括する。 

 (20) 調達課長は、大洗研究所における原子炉施設の保安に係る調達業務を行う。 

 (21) 材料試験炉部長は、施設管理統括者として次号から第２６号までに掲げる保安活動を

統括する。 

 (22) 計画管理課長は、材料試験炉部長が行う統括に関する業務の補佐及びＪＭＴＲキャプ

セル等審査委員会の庶務に関する業務を行う。 

 (23) 技術課長は、ＪＭＴＲの運転計画及び照射利用計画並びにキャプセル等の設計、製作

及び所在管理に関する業務を行う。 

 (24) 原子炉課長は、施設管理者としてＪＭＴＲ本体施設の運転及び保守に関する業務並び

に特定施設の運転及び保守に関する業務を行う。また、核燃料管理者としてＪＭＴＲの燃

料要素及びＪＭＴＲＣで使用した燃料の管理に関する業務、管理区域管理者として燃料管

理室、ＪＭＴＲ炉室、測定室、ホット実験室、Ｘ線装置室等の放射線管理に関する業務及

びキャプセル等の検査に関する業務を行う。 

 (25) 照射課長は、キャプセル等の照射及び保管に関する業務、施設管理者としてＪＭＴＲ

照射設備の運転及び保守に関する業務、管理区域管理者として照射制御室及び照射準備室

の放射線管理に関する業務を行う。 

 (26) 廃止措置準備室長は、ＪＭＴＲの廃止措置の計画に係る業務を行う。 

 (27) 高温工学試験研究炉部長は、施設管理統括者として次号から第３０号までに掲げる保

安活動を統括する。 

 (28)  ＨＴＴＲ計画課長は、高温工学試験研究炉部長が行う統括に関する業務の補佐、ＨＴ

ＴＲの運転、利用及び技術開発計画の作成並びにこれらに係る調整に関する業務を行う。 

 (29) ＨＴＴＲ技術課長は、核燃料管理者としてＨＴＴＲ炉内燃料体を除く燃料棒及び燃料

体の管理並びに区域管理者として新燃料組立検査室の放射線管理に関する業務を行う。 

 (30) ＨＴＴＲ運転管理課長は、施設管理者としてＨＴＴＲ本体施設及び特定施設の運転並

びに保守、核燃料管理者としてＨＴＴＲ炉内燃料体の管理、区域管理者としてＨＴＴＲ技

術課長が所管する区域を除くＨＴＴＲ建家の放射線管理に関する業務を行う。 

 (31) 環境保全部長は、施設管理統括者として次号に掲げる保安活動を統括する。 

 (32) 廃棄物管理課長は、施設管理者として共用施設における本体施設の運転及び保守、特

定施設の運転及び保守、除染施設の放射線管理並びに放射性廃棄物及び汚染の除去に係る

ものの運搬等に関する業務を行う。 

 

２ 同一の原子炉施設が複数の施設管理統括者によって、分担管理されている場合における当

該施設の保安管理のとりまとめは、特に定めのない限り、本体施設の施設管理統括者が行う。 

３ 同一の原子炉施設が複数の施設管理者により運転される場合の運転のとりまとめは、本体

施設の施設管理者が行う。保守についてもこれを準用する。 

４ 施設管理者の業務の一部を行わせるため、分任施設管理者を置くことができる。 

５ 前項の分任施設管理者が行う保安管理の業務のとりまとめは、施設管理者が行う。 

６ 第４項の分任施設管理者及びその業務の範囲は、所長が指定する。 

 

第５条の３ （省略） 

 

 (17) 環境監視線量計測課長は、周辺監視区域及びその周辺区域の放射線の監視に関する業

務、放射線業務従事者の線量の評価に関する業務並びに施設管理者として別表第１第６欄

に掲げる機器の管理を行う。また、放射線管理第２課長の依頼に基づき、施設の放射線測

定機器の保守及び校正を行うことができる。 

 (18) 放射線管理第２課長は、原子炉施設の放射線管理に関する業務及び施設管理者として

別表第１第５欄に掲げる機器の管理を行う。 

 (19) 管理部長は、調達課長が行う業務を統括する。 

 (20) 調達課長は、大洗研究所における原子炉施設の保安に係る調達業務を行う。 

 (21) 材料試験炉部長は、施設管理統括者として次号から第２６号までに掲げる保安活動を

統括する。 

 (22) 計画管理課長は、材料試験炉部長が行う統括に関する業務の補佐及びＪＭＴＲキャプ

セル等審査委員会の庶務に関する業務を行う。 

 (23) 技術課長は、ＪＭＴＲの運転計画及び照射利用計画並びにキャプセル等の設計、製作

及び所在管理に関する業務を行う。 

 (24) 原子炉課長は、施設管理者としてＪＭＴＲ本体施設の運転及び保守に関する業務並び

に特定施設の運転及び保守に関する業務を行う。また、核燃料管理者としてＪＭＴＲの燃

料要素及びＪＭＴＲＣで使用した燃料の管理に関する業務、管理区域管理者として燃料管

理室、ＪＭＴＲ炉室、測定室、ホット実験室、Ｘ線装置室等の放射線管理に関する業務及

びキャプセル等の検査に関する業務を行う。 

 (25) 照射課長は、キャプセル等の照射及び保管に関する業務、施設管理者としてＪＭＴＲ

照射設備の運転及び保守に関する業務、管理区域管理者として照射制御室及び照射準備室

の放射線管理に関する業務を行う。 

 (26) 廃止措置準備室長は、ＪＭＴＲの廃止措置の計画に係る業務を行う。 

 (27) 高温工学試験研究炉部長は、施設管理統括者として次号から第３０号までに掲げる保

安活動を統括する。 

 (28)  ＨＴＴＲ計画課長は、高温工学試験研究炉部長が行う統括に関する業務の補佐、ＨＴ

ＴＲの運転、利用及び技術開発計画の作成並びにこれらに係る調整に関する業務を行う。 

 (29) ＨＴＴＲ技術課長は、核燃料管理者としてＨＴＴＲ炉内燃料体を除く燃料棒及び燃料

体の管理並びに区域管理者として新燃料組立検査室の放射線管理に関する業務を行う。 

 (30) ＨＴＴＲ運転管理課長は、施設管理者としてＨＴＴＲ本体施設及び特定施設の運転並

びに保守、核燃料管理者としてＨＴＴＲ炉内燃料体の管理、区域管理者としてＨＴＴＲ技

術課長が所管する区域を除くＨＴＴＲ建家の放射線管理に関する業務を行う。 

 (31) 環境保全部長は、施設管理統括者として次号に掲げる保安活動を統括する。 

 (32) 廃棄物管理課長は、施設管理者として共用施設における本体施設の運転及び保守、特

定施設の運転及び保守、除染施設の放射線管理並びに放射性廃棄物及び汚染の除去に係る

ものの運搬等に関する業務を行う。 

 

２ 同一の原子炉施設が複数の施設管理統括者によって、分担管理されている場合における当

該施設の保安管理のとりまとめは、特に定めのない限り、本体施設の施設管理統括者が行う。 

３ 同一の原子炉施設が複数の施設管理者により運転される場合の運転のとりまとめは、本体

施設の施設管理者が行う。保守についてもこれを準用する。 

４ 施設管理者の業務の一部を行わせるため、分任施設管理者を置くことができる。 

５ 前項の分任施設管理者が行う保安管理の業務のとりまとめは、施設管理者が行う。 

６ 第４項の分任施設管理者及びその業務の範囲は、所長が指定する。 

 

第５条の３ （変更なし） 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
     第２節 原子炉主任技術者 

 

第６条～第６条の３ （省略） 

 

     第３節 委員会 

 

第７条～第１３条 （省略） 

 

     第４節 独立検査組織 

 

第１３条の２ （省略） 

 

    第３章 品質マネジメント計画 

 

第１４条～第２２条 （省略） 

 

    第４章 保安教育訓練 

 

第２３条・第２４条 （省略） 

 

    第５章 非常の場合に講ずべき処置 

     第１節 事前の措置 

  

第２５条 （省略） 

 

     第２節 非常事態における活動 

  

第２６条～第３１条 （省略） 

 

    第６章 職員等以外の者に対する保安措置及び放射線管理 

 

第３２条・第３３条 （省略） 

 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

     第２節 原子炉主任技術者 

 

第６条～第６条の３ （変更なし） 

 

     第３節 委員会 

 

第７条～第１３条 （変更なし） 

 

     第４節 独立検査組織 

 

第１３条の２ （変更なし） 

 

    第３章 品質マネジメント計画 

 

第１４条～第２２条 （変更なし） 

 

    第４章 保安教育訓練 

 

第２３条・第２４条 （変更なし） 

 

    第５章 非常の場合に講ずべき処置 

     第１節 事前の措置 

  

第２５条 （変更なし） 

 

     第２節 非常事態における活動 

  

第２６条～第３１条 （変更なし） 

 

    第６章 職員等以外の者に対する保安措置及び放射線管理 

 

第３２条・第３３条 （変更なし） 

 

    第６章の２ 大洗研究所における共通設備等に係る保守管理 

（共通設備等の管理） 

第３３条の２ 危機管理課長は、別表第９の２に掲げる共通設備等を備え付ける。 

２ 危機管理課長は、別図第４に示すとおり、敷地内の通信連絡設備を配置する。 

３ 危機管理課長は、別図第５に示すとおり、大洗研究所外通信連絡設備及び大洗研究所内通

信連絡設備を配備する。 

４ 危機管理課長は、共通設備等に故障を認めたときは、修理又は代替品と交換する。 

５ 危機管理課長は、共通設備等に故障を認めた場合であって、直ちに修理又は代替品を補充

できないと認めたときは、保安管理部長及びＨＴＴＲ運転管理課長に通知するとともに、そ

の原因を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じる。 

 

（施設管理目標の策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通設備等（通信連絡設備、

BDBA防止対策機器）の管理に

関する事項を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通設備等に係る施設管理

目標の策定に関する事項を追

加 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

第３３条の３ 保安管理部長は、危機管理課が所掌する共通設備等について、第１編第１条

の２第２項に基づき理事長が定める施設管理方針に従って達成すべき施設管理目標を策定

する。 

２  保安管理部長は、前項の施設管理目標について、高温工学試験研究炉部長及び高温ガス

炉センター長の確認を受けたのち、所長の承認を得る。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

３  保安管理部長は、前項の承認を得たときは、高温工学試験研究炉部長に通知する。 

 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第３３条の４ 危機管理課長は、前条の施設管理目標を踏まえ、所掌する共通設備等のうち

重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定する。 

２ 危機管理課長は、前項の定量的な施設管理目標について、高温工学試験研究炉部長の確

認を受けたのちに、保安管理部長の承認を得る。これを変更しようとするときも同様とす

る。 

３ 保安管理部長は、前項の承認をしようとするときは、ＨＴＴＲ原子炉主任技術者の同意

を得る。 

４ 危機管理課長は、第２項の承認を得たときは、ＨＴＴＲ運転管理課長に通知する。 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第３３条の５ 危機管理課長は、所掌する共通設備等について、次の各号に掲げる事項を定

めた施設管理実施計画を策定する。ただし、施設管理上必要としない事項については、こ

の限りでない。 

(1) 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

(2) 共通設備等の設計及び工事に関すること。 

(3) 共通設備等の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関するこ

と。 

(4) 共通設備等の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉施設の運転中及び運

転停止中の区別を含む。）に関すること。 

(5) 共通設備等の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関

すること。 

(6) 共通設備等の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関す

ること。 

(7) 前号の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に

関すること。 

(8) 共通設備等の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 危機管理課長は、所掌する共通設備等について、次の各号に掲げる事項を整理した設備

保全整理表及び検査要否整理表を策定する。 

(1) 共通設備等の工事の方法及び時期 

(2) 共通設備等の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 危機管理課長は、第１項及び前項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要

否整理表について、高温工学試験研究炉部長の確認を受けたのちに、保安管理部長の承認

を得る。これを変更しようとするときも同様とする。 

４ 保安管理部長は、前項の承認をしようとするときは、ＨＴＴＲ原子炉主任技術者の同意

を得る。 

５ 危機管理課長は、第３項の承認を得たときは、ＨＴＴＲ運転管理課長に通知する。 

 

（保全活動の実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通設備等に係る重要度が

高い系統に対する定量的な目

標の策定に関する事項を追加 

 

 

 

 

 

 

 

共通設備等に係る施設管理

実施計画等の策定に関する事

項を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通設備等に係る保全活動

の実施に関する事項を追加 



 

Ⅰ-7 
 

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３３条の６ 危機管理課長は、所掌する共通設備等について、施設管理実施計画並びに設

備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところにより、保全活動を実施する。 

 

（保全活動の有効性評価及び改善） 

第３３条の７ 危機管理課長は、所掌する共通設備等について、保全活動（工事、巡視、点

検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評価を定期事業者検査の都度及び必要に応じ

て行い、必要と認める場合には改善を行う。 

 

（定期事業者検査） 

第３３条の８ 原子力施設検査室長は、定期事業者検査を実施しようとする場合は、次の各

号に掲げる事項を明らかにした検査計画書及び検査要領書を策定し、ＨＴＴＲ原子炉主任

技術者の同意を得る。これを変更しようとする場合も同様とする。ただし、第１号ハの予

定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標 

(2) 定期事業者検査要領 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 危機管理課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の定期事業者検査に必要な情

報を提供する。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の検査計画書及び検査要領書に従い定期事業者検査を実

施し、検査成績書を取りまとめ、ＨＴＴＲ原子炉主任技術者の確認を受ける。 

４ 原子力施設検査室長は、第１項の同意及び前項の確認を得た場合は、危機管理課長に通

知する。 

５ 危機管理課長は、前項の通知を受けた場合は、保安管理部長に報告するとともに、ＨＴ

ＴＲ運転管理課長に通知する。 

 

（修理及び改造） 

第３３条の９ 危機管理課長は、所掌する共通設備等について、修理及び改造が必要と認め

た場合は、修理及び改造を行うことができる。 

２ 危機管理課長は、所掌する共通設備等について、前項の修理及び改造を行おうとする場

合において、その修理及び改造が使用前事業者検査を伴う場合は、次の各号に掲げる事項

を明らかにした修理及び改造計画を作成し、保安管理部長の同意を得る。 

(1) 修理及び改造する施設、設備、装置、機器等の名称 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

３ 保安管理部長は、前項の同意をしようとする場合は、高温工学試験研究炉部長及び高温

ガス炉センター長の確認を受けたのちに、所長の承認を得る。これを変更しようとする場

合も、同様とする。 

４ 所長は、前項の承認をしようとする場合は、ＨＴＴＲ原子炉主任技術者の同意を得る。 

５ 危機管理課長は、第３項の承認を得た場合は、ＨＴＴＲ運転管理課長に通知する。 

 

 

 

共通設備等に係る保全活動

の有効性評価及び改善に関す

る事項を追加 

 

 

共通設備等に係る定期事業

者検査の実施に関する事項を

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通設備等に係る修理及び

改造に関する事項を追加 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第７章 記録及び報告 

 

第３４条～第３６条 （省略） 

 

    第８章 定期的な評価 

 

第３７条～第４１条 （省略） 

 

 

 

６ 危機管理課長は、修理及び改造計画に基づく作業が終了したときは、保安管理部長に報

告するとともに、ＨＴＴＲ運転管理課長に通知する。 

 

（使用前事業者検査） 

第３３条の１０ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとする場合は、次

の各号に掲げる事項を明らかにした検査計画書及び検査要領書を策定し、ＨＴＴＲ原子炉

主任技術者の同意を得る。これを変更しようとする場合も、同様とする。ただし、第１号

ハの予定期間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限りで

ない。 

(1) 使用前事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の内容 

ハ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 危機管理課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の使用前事業者検査に必要な

情報を提供する。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の検査計画書及び検査要領書に従い使用前事業者検査を

実施し、検査成績書を取りまとめ、ＨＴＴＲ原子炉主任技術者の確認を受ける。 

４ 原子力施設検査室長は、第１項の同意及び前項の確認を得た場合は、危機管理課長に通

知する。 

５ 危機管理課長は、前項の通知のうち、第１項の同意に係る通知を受けた場合は、保安管

理部長に報告するとともに、ＨＴＴＲ運転管理課長に通知する。 

６ 危機管理課長は、使用前事業者検査計画に基づく作業が終了したときは、保安管理部長

に報告するとともに、ＨＴＴＲ運転管理課長に通知する。 

 

    第７章 記録及び報告 

 

第３４条～第３６条 （変更なし） 

 

    第８章 定期的な評価 

 

第３７条～第４１条 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

共通設備等に係る使用前事

業者検査の実施に関する事項

を追加 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
別表第１ 原子炉施設の区分（第２条関係） 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 第６欄 

区分 

 

 

 

本体施設 

 

 

 

照射設備 

 

 

 

特定施設 

 

 

 

放射線管理施設 

屋内管

理用放

射線管

理設備 

屋外管

理用放

射線管

理設備 

共用施設 

 

 

 

 

 

除染施設 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

(1) 電源設備 

(2) 空気圧縮設備 

(3) 気体廃棄設備 

(4) ＪＭＴＲの廃

液輸送管 

(5) 廃液移送容器 

第４編

別表第

６及び

別表第

７に掲

げる放

射線測

定機器 

第２編

別表第

１３に

掲げる

放射線

測定機

器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＭＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉本体 

(2) 原子炉冷却系統施設 

(3) 計測制御系統施設 

(4) 核燃料物質取扱い及び

貯蔵施設 

(5) 原子炉格納施設 

(6) 放射性廃棄物施設 

(7) 放射線測定機器 

(8) その他通信設備等 

 

(1) キャプセル

照射装置 

(2) ヘリウム－

３出力制御型沸

騰水キャプセル

照射装置 

(3) インパイル

ループＯＳＦ－

1照射装置 

(4) 水力ラビッ

ト照射装置 

 

 

 

(1) 電源系統 

(2) 給排気系統 

(3) タンクヤード 

(4) 二次冷却系統 

(5) 空気系統 

(6) ＵＣＬ系統 

(7) 純水補給系統 

(8) Ｎ２ガス系統 

(9) その他本体施

設及び照射設備

以外の設備 

第５編

別表第

２７及

び別表

第２８

に掲げ

る放射

線測定

機器 

 

 

ＨＴＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉本体 

(2) 原子炉冷却系統施設 

(3) 計測制御系統施設 

(4) 核燃料物質取扱及び貯

蔵施設 

(5) 原子炉格納施設 

(6) 放射性廃棄物の廃棄施

設 

(7) 放射線測定機器 

― 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 電気施設 

(2) 換気空調設備 

(3) 補機冷却水設

備 

(4) 一般冷却水設

備 

(5) 圧縮空気設備 

(6) 窒素供給設備 

(7) 建家・構築物 

(8) その他の設備 

 

第６編

別表第

２２及

び別表

第２３

に掲げ

る放射

線測定

機器 

 

共用施設の特定施設のうち、ＪＭＴＲの廃液輸送管は、ＪＭＴＲのタンクヤードから廃棄物管理

施設の受け入れ施設まで（以下この系統を「ＪＭＴＲ系統」という。）をいう。廃液移送容器を

装備した車両を、廃液運搬車という。 

 

 

 

 

別表第１ 原子炉施設の区分（第２条関係） 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 第６欄 第７欄 

区分 

 

 

 

本体施設 

 

 

 

照射設備 

 

 

 

特定施設 

 

 

 

放射線管理施設 共通設

備等 屋内管

理用放

射線管

理設備 

屋外管

理用放

射線管

理設備 

共用施設 

 

 

 

 

 

除染施設 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

(1) 電源設備 

(2) 空気圧縮設備 

(3) 気体廃棄設備 

(4) ＪＭＴＲの廃

液輸送管 

(5) 廃液移送容器 

第４編

別表第

６及び

別表第

７に掲

げる放

射線測

定機器 

第２編

別表第

１３に

掲げる

放射線

測定機

器及び

別表第

１３の

２に掲

げる非

常用資

機材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

ＪＭＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉本体 

(2) 原子炉冷却系統

施設 

(3) 計測制御系統施  

設 

(4) 核燃料物質取扱

い及び貯蔵施設 

(5) 原子炉格納施設 

(6) 放射性廃棄物施 

設 

(7) 放射線測定機器 

(8) その他通信設備

等 

 

(1) キャプセ

ル照射装置 

(2) ヘリウム

－３出力制御

型沸騰水キャ

プセル照射装

置 

(3) インパイ

ルループＯＳ

Ｆ－1照射装

置 

(4) 水力ラビ

ット照射装置 

(1) 電源系統 

(2) 給排気系統 

(3) タンクヤード 

(4) 二次冷却系統 

(5) 空気系統 

(6) ＵＣＬ系統 

(7) 純水補給系統 

(8) Ｎ２ガス系統 

(9) その他本体施

設及び照射設備以

外の設備 

第５編

別表第

２７及

び別表

第２８

に掲げ

る放射

線測定

機器 

 

 

― 

ＨＴＴＲ 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 原子炉本体 

(2) 原子炉冷却系統

施設 

(3) 計測制御系統施

設 

(4) 核燃料物質取扱

及び貯蔵施設 

(5) 原子炉格納施設 

(6) 放射性廃棄物の

廃棄施設 

(7) 放射線測定機器 

― 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 電気施設 

(2) 換気空調設備 

(3) 補機冷却水設

備 

(4) 一般冷却水設

備 

(5) 圧縮空気設備 

(6) 窒素供給設備 

(7) 建家・構築物 

(8) その他の設備 

第６編

別表第

２２及

び別表

第２３

に掲げ

る放射

線測定

機器 

 

第１編

別表第

９の２

に掲げ

る共通

設備等 

共用施設の特定施設のうち、ＪＭＴＲの廃液輸送管は、ＪＭＴＲのタンクヤードから廃棄物管理

施設の受け入れ施設まで（以下この系統を「ＪＭＴＲ系統」という。）をいう。廃液移送容器を

装備した車両を、廃液運搬車という。 

 

 

 

 

 

共通設備等に関する、原子炉

施設の区分の明確化 

 

 

 
 

屋外管理用放射線設備とし

て非常用資機材を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
共通設備等の管理の追加に

伴う、管理者の明確化 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
別表第２ 区域の管理分担（第３条関係） 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 
区分 管理者 保全区域 管理区域 施設 
共用施設 
 
 

廃棄物管理課長 
 

第４編共用施設の管

理 
別図第１に掲げる区

域 

除染施設 
 

本体施設 
特定施設 

放射線管理第２課長   放射線管理施

設 
 

（新設） 
 
 

ＪＭＴＲ 
原子炉施設 
 
 
 
 
 
 
 

照射課長 
 

 
 

照射制御室 
照射準備室 

照射設備 
 

放射線管理第２課長  放射線管理室 放射線管理施

設 
 

（新設） 
 
 

原子炉課長 
 
 
 
 
 

第５編ＪＭＴＲの管

理 
別図第１に掲げる区

域 
 
 
 
 

燃料管理室 
ＪＭＴＲ炉室 
ホット実験室 
Ｘ線装置室 
測定室 
その他上記以外の区

域 

本体施設 
特定施設 
 
 
 
 

ＨＴＴＲ 
原子炉施設 
 
 

ＨＴＴＲ技術課長  新燃料組立検査室  
ＨＴＴＲ運転管理課

長 
 

第６編ＨＴＴＲの管

理 
別図第１に掲げる区

域 

上記以外のＨＴＴＲ

建家 
 

本体施設 
特定施設 

放射線管理第２課長   放射線管理施

設 
 

（新設） 
 
 

（新設） 
 
 

 

別表第３～別表第９ （省略）  
 

 

別表第２ 区域の管理分担（第３条関係） 
第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 
区分 管理者 保全区域 管理区域 施設 
共用施設 
 
 

廃棄物管理課長 
 

第４編共用施設の管

理 
別図第１に掲げる区

域 

除染施設 
 

本体施設 
特定施設 

放射線管理第２課長   別表第１第５

欄に定める放

射線管理施設 
環境監視線量計測課

長 
  別表第１第６

欄に定める放

射線管理施設 
ＪＭＴＲ 
原子炉施設 
 
 
 
 
 
 
 

照射課長 
 

 
 

照射制御室 
照射準備室 

照射設備 
 

放射線管理第２課長  放射線管理室 別表第１第５

欄に定める放

射線管理施設 
環境監視線量計測課

長 
  別表第１第６

欄に定める放

射線管理施設 
原子炉課長 
 
 
 
 
 

第５編ＪＭＴＲの管

理 
別図第１に掲げる区

域 
 
 
 
 

燃料管理室 
ＪＭＴＲ炉室 
ホット実験室 
Ｘ線装置室 
測定室 
その他上記以外の区

域 

本体施設 
特定施設 
 
 
 
 

ＨＴＴＲ 
原子炉施設 
 
 

ＨＴＴＲ技術課長  新燃料組立検査室  
ＨＴＴＲ運転管理課

長 
 

第６編ＨＴＴＲの管

理 
別図第１に掲げる区

域 

上記以外のＨＴＴＲ

建家 
 

本体施設 
特定施設 

放射線管理第２課長   別表第１第５

欄に定める放

射線管理施設 
環境監視線量計測課

長 
  別表第１第６

欄に定める放

射線管理施設 
危機管理課長   別表第９の２

に定める共通

設備等 
 
別表第３～別表第９ （変更なし）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 
 
 
管理者の明確化 
 

 

 

 

記載の適正化 
 
 
 
管理者の明確化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 
 
管理者の明確化 
 

 
共通設備等の管理の追加に

伴う、管理者の明確化 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１０（１） 試験炉規則に基づく記録（第３４条関係） 

記録事項 記録すべき場合 記録責任者 保存責任者 保存期間 
１．原子炉施設の施設管理（試験炉

規則第９条第１項に規定するもの

をいう。以下この表において同

じ。）に係る記録 

    

 イ 使用前確認の結果 
（第２編第３８条の２、第４編第１

６条の２、第５編第３８条の２、

第６編第３７条の２）  

確認の都度 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

同一事項に関す

る次の確認のと

きまでの期間 
 

 ロ 試験炉規則第９条第１項第４

号の規定による施設管理の実施状

況及びその担当者の氏名 
（第２編第３４条の５、第４編第１

０条の５、第５編第３５条の５、

第６編第３４条の５）  
 

施設管理の実施

の都度 
 
 
 
 

施設管理者

又は環境監

視線量計測

課長 
 
 
 

施設管理者

又は環境監

視線量計測

課長 
 
 
 

施設管理を実施

した原子炉施設

の解体又は廃棄

をした後５年が

経過するまでの

期間 
 

 ハ 試験炉規則第９条第１項第５

号の規定による施設管理方針、施

設管理目標及び施設管理実施計画

の評価の結果及びその評価の担当

者の氏名 
（第２編第３４条の２、第３４条

の３、第３４条の４、第３４条の

評価の都度 
 
 
 
 
 

施設管理者

又は環境監

視線量計測

課長 
 
 

施設管理者

又は環境監

視線量計測

課長 
 
 

評価を実施した

原子炉施設の施

設管理方針、施

設管理目標又は

施設管理実施計

画の改定までの

期間 

別表第９の２ 共通設備等（第３３条の２関係）  
分類  種類  設置場所  対象機器  数量  

共通設備（通

信連絡設備）  

敷 地 内 の 通 信

連絡設備（構内

一斉放送設備） 

安全情報交流棟  主装置  １式  
全天候型長距離放

送用スピーカー  
２台  

非常用発電機  １台  

冷却系機器開発試験施

設  
全天候型長距離放

送用スピーカー  
４台  

大 洗 研 究 所 外

通信連絡設備  
緊急時対策所  固定電話  １台  

携帯電話  １台  
ファクシミリ  １台  
衛星携帯電話  １台  

大 洗 研 究 所 内

通信連絡設備  
緊急時対策所  固定電話  １台  

携帯電話  ５台  
ファクシミリ  １台  

多量の放射性

物質等を放出

する事故の拡

大の防止対策

機器  

消防自動車・ホ

ース  
消防車庫  消防自動車  １台  

消防用吸管  １本  

 
 
別表第１０（１） 試験炉規則に基づく記録（第３４条関係） 

記録事項 記録すべき場合 記録責任者 保存責任者 保存期間 
１．原子炉施設の施設管理（試験炉

規則第９条第１項に規定するもの

をいう。以下この表において同

じ。）に係る記録 

    

 イ 使用前確認の結果 
（第２編第３８条の２、第４編第１

６条の２、第５編第３８条の２、

第６編第３７条の２）  

確認の都度 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

同一事項に関す

る次の確認のと

きまでの期間 
 

 ロ 試験炉規則第９条第１項第４

号の規定による施設管理の実施状

況及びその担当者の氏名 
（第２編第３４条の５、第４編第１

０条の５、第５編第３５条の５、

第６編第３４条の５）  
 

施設管理の実施

の都度 
 
 
 
 

施設管理者

又は環境監

視線量計測

課長 
 
 
 

施設管理者

又は環境監

視線量計測

課長 
 
 
 

施設管理を実施

した原子炉施設

の解体又は廃棄

をした後５年が

経過するまでの

期間 
 

 ハ 試験炉規則第９条第１項第５

号の規定による施設管理方針、施

設管理目標及び施設管理実施計画

の評価の結果及びその評価の担当

者の氏名 
（第２編第３４条の２、第３４条

の３、第３４条の４、第３４条の

評価の都度 
 
 
 
 
 

施設管理者

又は環境監

視線量計測

課長 
 
 

施設管理者

又は環境監

視線量計測

課長 
 
 

評価を実施した

原子炉施設の施

設管理方針、施

設管理目標又は

施設管理実施計

画の改定までの

期間 

共通設備等の管理の追加に

伴う、対象機器の明確化 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
６、第４編第１０条の２、第１０

条の３、第１０条の４、第１０条

の６、  
第５編第３５条の２、第３５条の

３、第３５条の４、第３５条の

６、第６編第３４条の２、第３４

条の３、第３４条の４、第３４条

の６）  
 

 

２．運転記録     
 イ 熱出力並びに炉心における中

性子束密度及び温度 
（第５編第５条、第１５条、第３４

条、第６編第５条、第１６条、第３

３条） 
 

運転中連続して 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 
 

 ロ 原子炉本体の入口及び出口に

おける冷却材の温度、圧力及び

流量 
（第５編第５条、第１５条、第３４

条、第６編第５条、第１６条、第３

３条） 
 

運転中１時間ご

と 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 

 ハ 制御材の位置 
（第５編第５条、第３４条、第６編

第５条、第３３条） 
 

運転中１時間ご

と 
 
 

施設管理者 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 

１年間 
 
 
 

 ニ 再結合装置内の温度 （注

１） 
 

運転中１時間ご

と 
 

― 
 

― 
 

― 
 

 ホ 原子炉（法第４３条の３の２

第２項の認可を受けたものを除

く。）に使用している冷却材及

び減速材（流体の場合に限

る。）の純度並びにこれらの毎

日の補給量 
（第５編第２９条、第６編第２７

条） 
 

毎日１回 
 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
 
 

１年間 
 
 
 
 
 
 

 ヘ 原子炉（臨界実験装置を除

く。）内における燃料体の配置 
（第５編第４４条、第６編第８条、

第６編第９条） 
 

配置又は配置替

えの都度 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

取出後１０年間 
 
 
 
 

 ト 原子炉（臨界実験装置に限

る。）内における燃料体、減速

材、反射材及び原子核分裂の連

配置又は配置替

えの都度 
 

― 
 
 

― 
 
 

― 
 
 

６、第４編第１０条の２、第１０

条の３、第１０条の４、第１０条

の６、  
第５編第３５条の２、第３５条の

３、第３５条の４、第３５条の

６、第６編第３４条の２、第３４

条の３、第３４条の４、第３４条

の６）  
 

 

２．運転記録     
 イ 熱出力並びに炉心における中

性子束密度及び温度 
（第５編第５条、第１５条、第３４

条、第６編第５条、第１６条、第３

３条） 
 

運転中連続して 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 
 

 ロ 原子炉本体の入口及び出口に

おける冷却材の温度、圧力及び

流量 
（第５編第５条、第１５条、第３４

条、第６編第５条、第１６条、第３

３条） 
 

運転中１時間ご

と 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 

 ハ 制御材の位置 
（第５編第５条、第３４条、第６編

第５条、第３３条） 
 

運転中１時間ご

と 
 
 

施設管理者 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 

１年間 
 
 
 

 ニ 再結合装置内の温度 （注

１） 
 

運転中１時間ご

と 
 

― 
 

― 
 

― 
 

 ホ 原子炉（法第４３条の３の２

第２項の認可を受けたものを除

く。）に使用している冷却材及

び減速材（流体の場合に限

る。）の純度並びにこれらの毎

日の補給量 
（第５編第２９条、第６編第２７

条） 
 

毎日１回 
 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
 
 

１年間 
 
 
 
 
 
 

 ヘ 原子炉（臨界実験装置を除

く。）内における燃料体の配置 
（第５編第４４条、第６編第８条、

第６編第９条） 
 

配置又は配置替

えの都度 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

取出後１０年間 
 
 
 
 

 ト 原子炉（臨界実験装置に限

る。）内における燃料体、減速

材、反射材及び原子核分裂の連

配置又は配置替

えの都度 
 

― 
 
 

― 
 
 

― 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ-13 
 

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
鎖反応の反応度を変化させる実

験のために挿入する物質の種

類、数量及び配置（注１） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 チ 運転開始前及び運転停止後の

原子炉施設の点検 
（第５編第３０条、第３５条、第６

編第３０条、第３４条） 
 

開始及び停止の

都度 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

１年間 
 
 
 
 

  リ 運転開始、臨界到達、運転切

替え、緊急しゃ断及び運転停止

の時刻 
（第５編第５条、第３５条、第５５

条、第６編第５条、第３４条、第５

３条） 
 
 ヌ 警報装置から発せられた警報

の内容    （注３、注４） 
（第４編第１１条、第２３条、第５

編第２５条、第７３条、第６編第２

５条、第６９条） 
 

その都度 
 
 
 
 
その都度 
 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
施設管理者 
 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
施設管理者 
 
 
 
 
 
 

１年間 
 
 
 
 
１年間 
 
 
 
 
 
 

 ル 運転責任者及び運転員の氏名

並びにこれらの者の交代の時刻

及び交代時の引継事項 
（第５編第５条、第６編第５条） 
 

開始及び停止の

都度 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

１年間 
 
 
 
 

３．燃料体の記録（試験炉規則第１

６条の５の２第１１号の性能維持施

設が存在しない場合を除く。） 

    

 イ 燃料体（使用済燃料を除

く。）の種類別の受渡量 
（第５編第４１条、第６編第４１

条、第４３条） 
 
 
 
 
 ロ 原子炉への燃料体の種類別の

挿入量 
（第５編第７条、第４４条、第６編

第７条、第４７条） 
 
 
 
 

受渡しの都度 
 
 
 
 
 
 
 
挿入の都度 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 
ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

原子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 
ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

原子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 
 
取出後１０年間 
 
 
 
 
 
 
 

鎖反応の反応度を変化させる実

験のために挿入する物質の種

類、数量及び配置（注１） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 チ 運転開始前及び運転停止後の

原子炉施設の点検 
（第５編第３０条、第３５条、第６

編第３０条、第３４条） 
 

開始及び停止の

都度 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

１年間 
 
 
 
 

 リ 運転開始、臨界到達、運転切替

え、緊急しゃ断及び運転停止の時

刻 
（第５編第５条、第３５条、第５５

条、第６編第５条、第３４条、第５

３条） 
 
 ヌ 警報装置から発せられた警報

の内容    （注４、注５） 
（第４編第１１条、第２３条、第５

編第２５条、第７３条、第６編第２

５条、第６９条） 
 

その都度 
 
 
 
 
その都度 
 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
施設管理者 
 
 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 
施設管理者 
 
 
 
 
 
 

１年間 
 
 
 
 
１年間 
 
 
 
 
 
 

 ル 運転責任者及び運転員の氏名

並びにこれらの者の交代の時刻

及び交代時の引継事項 
（第５編第５条、第６編第５条） 
 

開始及び停止の

都度 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

１年間 
 
 
 
 

３．燃料体の記録（試験炉規則第１

６条の５の２第１１号の性能維持施

設が存在しない場合を除く。） 

    

 イ 燃料体（使用済燃料を除

く。）の種類別の受渡量 
（第５編第４１条、第６編第４１

条、第４３条） 
 
 
 
 
 ロ 原子炉への燃料体の種類別の

挿入量 
（第５編第７条、第４４条、第６編

第７条、第４７条） 
 
 
 
 

受渡しの都度 
 
 
 
 
 
 
 
挿入の都度 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 
ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

原子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 
ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

原子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 
 
取出後１０年間 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ＨＴＴＲ保管廃棄施設の新設

に伴う変更（以下同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ-14 
 

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
 ハ 使用済燃料の種類別の取出量 
（第５編第７条、第４４条、第６編

第７条、第４８条） 
 
 
 
 
 

取出しの都度 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

原子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

原子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 
 

 ニ 取り出した使用済燃料の燃焼

度 
（第５編第７条、第６編第４８条） 
 
 
 
 
 

取出しの都度又

は毎月１回 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 

 ホ 使用済燃料の貯蔵施設内にお

ける燃料体の配置 
（第５編第４２条、第４３条、第６

編第４８条） 
 
 
 

配置又は配置替

えの都度 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

５年間 
 
 
 
 
 
 

 ヘ 使用済燃料の種類別の払出

量、その取出しから払出しまで

の期間及びその放射能の量 
（第５編第４７条、第６編第５０

条） 
 
 
 

払出しの都度 
 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 

 ト 燃料体の形状又は性状に関す

る検査の結果 
（第５編第４１条、第４７条、第６

編第４３条、第４７条、第４８条） 
 
 
 

挿入前及び取出

後 
 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

取出後１０年間 
 
 
 
 
 
 

４．放射線管理記録     
 イ 原子炉本体（法第４３条の３

の２第２項の認可を受け、試験

炉規則第１６条の５の２第１１

号の性能維持施設に該当する部

分が存在しない場合を除

毎日運転中１回

（法第４３条の

３の２第２項の

認可を受けた場

合においては、

放射線管理

第２課長 
 
 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 

 ハ 使用済燃料の種類別の取出量 
（第５編第７条、第４４条、第６編

第７条、第４８条） 
 
 
 
 
 

取出しの都度 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

原子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

原子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 
 

 ニ 取り出した使用済燃料の燃焼

度 
（第５編第７条、第６編第４８条） 
 
 
 
 
 

取出しの都度又

は毎月１回 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 

 ホ 使用済燃料の貯蔵施設内にお

ける燃料体の配置 
（第５編第４２条、第４３条、第６

編第４８条） 
 
 
 

配置又は配置替

えの都度 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

５年間 
 
 
 
 
 
 

 ヘ 使用済燃料の種類別の払出

量、その取出しから払出しまで

の期間及びその放射能の量 
（第５編第４７条、第６編第５０

条） 
 
 
 

払出しの都度 
 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 

 ト 燃料体の形状又は性状に関す

る検査の結果 
（第５編第４１条、第４７条、第６

編第４３条、第４７条、第４８条） 
 
 
 

挿入前及び取出

後 
 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては原

子炉課長 
ＨＴＴＲに

おいてはＨ

ＴＴＲ技術

課長 
 

取出後１０年間 
 
 
 
 
 
 

４．放射線管理記録     
 イ 原子炉本体（法第４３条の３

の２第２項の認可を受け、試験

炉規則第１６条の５の２第１１

号の性能維持施設に該当する部

分が存在しない場合を除

毎日運転中１回

（法第４３条の

３の２第２項の

認可を受けた場

合においては、

放射線管理

第２課長 
 
 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ-15 
 

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
く。）、使用済燃料の貯蔵施設

（法第４３条の３の２第２項の

認可を受け、試験炉規則第１６

条の５の２第１１号の性能維持

施設に該当する部分が存在しな

い場合を除く。）、放射性廃棄

物の廃棄施設等の放射線遮蔽物

の側壁等における線量当量率 
（第２編第２０条） 
 

使用済燃料の貯

蔵施設の記録に

あっては毎日１

回、使用済燃料

の貯蔵施設以外

の施設の記録に

あっては毎週１

回） 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ロ 放射性廃棄物の排気口又は排

気監視設備及び排水口又は排水

監視設備における放射性物質の

１日間及び３月間についての平

均濃度 
（第３編第５条、第７条） 
 

１日間の平均濃

度にあっては毎

日１回、３月間

の平均濃度にあ

っては３月ごと

に１回 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 
 

 ハ 管理区域における外部放射線

に係る１週間の線量当量、空気

中の放射性物質の１週間につい

ての平均濃度及び放射性物質に

よって汚染された物の表面密度 
（第２編第２０条） 
 

毎週１回 
 
 
 
 
 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 
 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 

 ニ 放射線業務従事者の４月１日

を始期とする１年間の線量、女

子（妊娠不能と診断された者及

び妊娠の意思のない旨を書面で

申し出た者を除く。）の放射線

業務従事者の４月１日、７月１

日、１０月１日及び１月１日を

始期とする各３月間の線量並び

に本人の申し出等により妊娠の

事実を知ることになった女子の

放射線業務従事者にあっては出

産までの間毎月１日を始期とす

る１月間の線量 
（第２編第２８条） 
 

１年間の線量に

あっては毎年度

１回、３月間の

線量にあっては

３月ごとに１

回、１月間の線

量にあっては１

月ごとに１回 
 
 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験炉規則第６

条第５項に定め

る期間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ホ ４月１日を始期とする１年間

の線量が２０ミリシーベルトを

超えた放射線業務従事者の当該

１年間を含む原子力規制委員会

が定める５年間の線量 
（第２編第２８条） 
 
 

原子力規制委員

会が定める５年

間において毎年

度１回 
（左欄に掲げる

当該１年間以降

に限る。） 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 
 
 

試験炉規則第６

条第５項に定め

る期間 
 
 
 
 
 

く。）、使用済燃料の貯蔵施設

（法第４３条の３の２第２項の

認可を受け、試験炉規則第１６

条の５の２第１１号の性能維持

施設に該当する部分が存在しな

い場合を除く。）、放射性廃棄

物の廃棄施設等の放射線遮蔽物

の側壁等における線量当量率 
（第２編第２０条） 
 

使用済燃料の貯

蔵施設の記録に

あっては毎日１

回、使用済燃料

の貯蔵施設以外

の施設の記録に

あっては毎週１

回） 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ロ 放射性廃棄物の排気口又は排

気監視設備及び排水口又は排水

監視設備における放射性物質の

１日間及び３月間についての平

均濃度 
（第３編第５条、第７条） 
 

１日間の平均濃

度にあっては毎

日１回、３月間

の平均濃度にあ

っては３月ごと

に１回 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 
 

 ハ 管理区域における外部放射線

に係る１週間の線量当量、空気

中の放射性物質の１週間につい

ての平均濃度及び放射性物質に

よって汚染された物の表面密度 
（第２編第２０条） 
 

毎週１回 
 
 
 
 
 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 
 
 

放射線管理

第２課長 
 
 
 
 
 

１０年間 
 
 
 
 
 
 

 ニ 放射線業務従事者の４月１日

を始期とする１年間の線量、女

子（妊娠不能と診断された者及

び妊娠の意思のない旨を書面で

申し出た者を除く。）の放射線

業務従事者の４月１日、７月１

日、１０月１日及び１月１日を

始期とする各３月間の線量並び

に本人の申し出等により妊娠の

事実を知ることになった女子の

放射線業務従事者にあっては出

産までの間毎月１日を始期とす

る１月間の線量 
（第２編第２８条） 
 

１年間の線量に

あっては毎年度

１回、３月間の

線量にあっては

３月ごとに１

回、１月間の線

量にあっては１

月ごとに１回 
 
 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験炉規則第６

条第５項に定め

る期間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ホ ４月１日を始期とする１年間

の線量が２０ミリシーベルトを

超えた放射線業務従事者の当該

１年間を含む原子力規制委員会

が定める５年間の線量 
（第２編第２８条） 
 
 

原子力規制委員

会が定める５年

間において毎年

度１回 
（左欄に掲げる

当該１年間以降

に限る。） 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 
 
 

試験炉規則第６

条第５項に定め

る期間 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ-16 
 

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
ヘ 放射線業務従事者が緊急作業

に従事した期間の始期及び終期

並びに放射線業務従事者の当該

期間の線量 
（第２編第２４条、第２５条、第２

６条） 
 

その都度 
 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 

試験炉規則第６

条第５項に定め

る期間 
 
 
 

 ト 放射線業務従事者が当該業務

に就く日の属する年度における

当該日以前の放射線被ばくの経

歴及び原子力 
規制委員会が定める５年間にお

ける当該年度の前年度までの放

射線被ばくの経歴 
（第２編第１０条、第２８条） 
 

その者が当該業

務に就くとき 
 

 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 

 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 

 
 
 
 
 

試験炉規則第６

条第５項に定め

る期間 
 

 
 
 
 

 チ 工場又は事業所（原子力船を

含む。）の外において運搬した

核燃料物質等の種類別の数量、

その運搬に使用した容器の種類

並びにその運搬の日時及び経路 
（第３編第２条） 
 
 

運搬の都度 
 
 
 
 
 
 
 

核燃料物質

にあっては

核燃料管理

者 
核燃料物質

に汚染され

たものにあ

っては課長 
 

核燃料物質

にあっては

核燃料管理

者 
核燃料物質

に汚染され

たものにあ

っては課長 
 

１年間 
 
 
 
 
 
 
 

 リ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋

に投棄した放射性廃棄物の種

類、当該放射性廃棄物に含まれ

る放射性物質の数量、当該放射

性廃棄物を容器に封入し、又は

容器に固型化した場合には当該

容器の数量及び比重並びにその

廃棄の日時、場所及び方法 
         （注２） 

 
 

廃棄の都度 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ヌ 放射性廃棄物を容器に封入

し、又は容器に固型化した場合

には、その方法 
          （注２） 

 

封入又は固型化

の都度 
 
 

― 
 
 
 

― 
 
 
 

― 
 
 
 

 
 ル 放射性物質による汚染が発生

した場所における汚染拡大防止

措置及び汚染の除去等の状況並

びに担当者の氏名 
（第２編第２１条） 

 
防止及び除去の

都度 
 
 
 

 
施設管理者 
 
 
 
 

 
施設管理者 
 
 
 
 

 
１年間 
 
 
 
 

ヘ 放射線業務従事者が緊急作業

に従事した期間の始期及び終期

並びに放射線業務従事者の当該

期間の線量 
（第２編第２４条、第２５条、第２

６条） 
 

その都度 
 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 
 
 
 

試験炉規則第６

条第５項に定め

る期間 
 
 
 

 ト 放射線業務従事者が当該業務

に就く日の属する年度における

当該日以前の放射線被ばくの経

歴及び原子力 
規制委員会が定める５年間にお

ける当該年度の前年度までの放

射線被ばくの経歴 
（第２編第１０条、第２８条） 
 

その者が当該業

務に就くとき 
 

 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 

 
 
 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 

 
 
 
 
 

試験炉規則第６

条第５項に定め

る期間 
 

 
 
 
 

 チ 工場又は事業所（原子力船を

含む。）の外において運搬した

核燃料物質等の種類別の数量、

その運搬に使用した容器の種類

並びにその運搬の日時及び経路 
（第３編第２条） 
 
 

運搬の都度 
 
 
 
 
 
 
 

核燃料物質

にあっては

核燃料管理

者 
核燃料物質

に汚染され

たものにあ

っては課長 
 

核燃料物質

にあっては

核燃料管理

者 
核燃料物質

に汚染され

たものにあ

っては課長 
 

１年間 
 
 
 
 
 
 
 

 リ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋

に投棄した放射性廃棄物の種

類、当該放射性廃棄物に含まれ

る放射性物質の数量、当該放射

性廃棄物を容器に封入し、又は

容器に固型化した場合には当該

容器の数量及び比重並びにその

廃棄の日時、場所及び方法 
         （注２） 

（第３編第１０条の４） 
 

廃棄の都度 
 
 
 
 
 
 
 
 

課長又は管

理区域管理

者 
（注３） 
 
 
 
 

課長又は管

理区域管理

者 
（注３） 
 
 
 
 
 
 

法第１２条の６

第８項の確認を

受けるまでの期

間 
 
 
 
 
 
 
 

 ヌ 放射性廃棄物を容器に封入

し、又は容器に固型化した場合

には、その方法 
          （注２） 

（第３編第１０条の４） 
 

封入又は固型化

の都度 
 
 

課長又は管

理区域管理

者 
（注３） 

課長又は管

理区域管理

者 
（注３） 

法第１２条の６

第８項の確認を

受けるまでの期

間 
 

 ル 放射性物質による汚染が発生

した場所における汚染拡大防止

措置及び汚染の除去等の状況並

びに担当者の氏名 
（第２編第２１条） 

防止及び除去の

都度 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

施設管理者 
 
 
 
 

１年間 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保管廃棄施設の設置に伴う

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保管廃棄施設の設置に伴う

追加 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
     
５．原子炉施設における放射線の利

用記録 
 
 

 
 

 
 

 
 

 イ 利用目的及び方法並びに利用

した種類及び量 
（第５編第７条、第９条） 
 
 

利用の都度 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

照射課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

照射課長 
 

１年間 
 
 
 
 

 ロ 原子炉に挿入された物質の種

類及び量 
（第５編第７条、第９条） 
 
 
 

利用の都度 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長、原

子炉課長及

び照射課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長、原

子炉課長及

び照射課長 
 

１年間 
 
 
 
 
 

６．原子炉施設等の事故記録     
 イ 事故の発生及び復旧の日時 
（第１編第３５条） 
 
 

その都度 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

法第１２条の６

の８項の確認を

受けるまでの期

間 
 

 ロ 事故の状況及び事故に際して

採った処置 
（第１編第３５条） 
 

その都度 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

法第１２条の６

の８項の確認を

受けるまでの期

間 
 

 ハ 事故の原因 
（第１編第３５条） 
 
 

その都度 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

法第１２条の６

の８項の確認を

受けるまでの期

間 
 

 ニ 事故後の処置 
（第１編第３５条） 
 
 

その都度 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

法第１２条の６

の８項の確認を

受けるまでの期

間 
 

７．気象記録（法第４３条の３の２

第２項の認可を受けた原子炉及び

その付属施設内に核燃料物質が存

在しない場合を除く。） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 イ 風向及び風速 
（第２編第３２条） 
 

連続記録 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 

環境監視線

量計測課長 
 

１０年間 
 
 

 ロ 降雨量 
（第２編第３２条） 
 

連続記録 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 

環境監視線

量計測課長 
 

１０年間 
 
 

 ハ 大気温度 
（第２編第３２条） 

連続記録 
 

環境監視線

量計測課長 
環境監視線

量計測課長 
１０年間 
 

     
５．原子炉施設における放射線の利

用記録 
 
 

 
 

 
 

 
 

 イ 利用目的及び方法並びに利用

した種類及び量 
（第５編第７条、第９条） 
 
 

利用の都度 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

照射課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長及び

照射課長 
 

１年間 
 
 
 
 

 ロ 原子炉に挿入された物質の種

類及び量 
（第５編第７条、第９条） 
 
 
 

利用の都度 
 
 
 
 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長、原

子炉課長及

び照射課長 
 

ＪＭＴＲに

おいては技

術課長、原

子炉課長及

び照射課長 
 

１年間 
 
 
 
 
 

６．原子炉施設等の事故記録     
 イ 事故の発生及び復旧の日時 
（第１編第３５条） 
 
 

その都度 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

法第１２条の６

の８項の確認を

受けるまでの期

間 
 

 ロ 事故の状況及び事故に際して

採った処置 
（第１編第３５条） 
 

その都度 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

法第１２条の６

の８項の確認を

受けるまでの期

間 
 

 ハ 事故の原因 
（第１編第３５条） 
 
 

その都度 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

法第１２条の６

の８項の確認を

受けるまでの期

間 
 

 ニ 事故後の処置 
（第１編第３５条） 
 
 

その都度 
 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

施設管理統

括者 
 
 

法第１２条の６

の８項の確認を

受けるまでの期

間 
 

７．気象記録（法第４３条の３の２

第２項の認可を受けた原子炉及び

その付属施設内に核燃料物質が存

在しない場合を除く。） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 イ 風向及び風速 
（第２編第３２条） 
 

連続記録 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 

環境監視線

量計測課長 
 

１０年間 
 
 

 ロ 降雨量 
（第２編第３２条） 
 

連続記録 
 
 

環境監視線

量計測課長 
 

環境監視線

量計測課長 
 

１０年間 
 
 

 ハ 大気温度 
（第２編第３２条） 

連続記録 
 

環境監視線

量計測課長 
環境監視線

量計測課長 
１０年間 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
     
８．保安教育の記録     
 イ 保安教育の実施計画 
（第１編第２３条） 
 

策定の都度 
 
 

各部長 
 
 

各部長 
 
 

３年間 
 
 

 ロ 保安教育の実施日時、項目 
（第１編第２３条） 
 

実施の都度 
 
 

原子力施設

検査室長、

廃止措置準

備室長及び

各課長 
 

原子力施設

検査室長、

廃止措置準

備室長及び

各課長 
 

３年間 
 
 

 ハ 保安教育を受けた者の氏名 
（第１編第２３条） 
 

実施の都度 
 
 

原子力施設

検査室長、

廃止措置準

備室長及び

各課長 
 

原子力施設

検査室長、

廃止措置準

備室長及び

各課長 
 

３年間 
 
 

９. 廃止措置に係る工事の方法、時

期及び対象となる原子炉施設の設

備の名称 
 
 
 
 
 

法第４３条の３

の２第２項の認

可を受けた廃止

措置計画に記載

された工事の各

工程の終了の都

度 

－  
 

－  
 

法第４３条の３

の２第３項にお

いて準用する法

第１２条の６第

８項の確認を受

けるまでの期間 

１０．試験炉規則第１４条の２各号

の規定による原子炉施設の定期

的な評価の結果 
（第１編第３７条） 

評価の都度 
 

施設管理者 
 

施設管理統

括者 
 

法第４３条の３

の２第２項の認

可を受けるまで

の期間 
 

１１．品質管理基準規則第４条第３

項に規定する品質マネジメント

文書及び品質マネジメントシス

テムに従った計画、実施、評価

及び改善状況の記録（他の号に

掲げるものを除く。） 

当該文書又は記

録の作成又は変

更の都度 
 
 
 

統括監査の

職、安全・

核セキュリ

ティ統括部

長、契約部

長、各部

長、原子力

施設検査室

長、廃止措

置準備室長

及び各課長 

統括監査の

職、安全・

核セキュリ

ティ統括部

長、契約部

長、各部

長、原子力

施設検査室

長、廃止措

置準備室長

及び各課長 

当該文書又は

記録の作成又

は変更後５年

が経過するま

での期間  
 

 
注１：該当設備がないため実施しない。 
注２：許可を受けていないため実施しない。 
 
 
 

     
８．保安教育の記録     
 イ 保安教育の実施計画 
（第１編第２３条） 
 

策定の都度 
 
 

各部長 
 
 

各部長 
 
 

３年間 
 
 

 ロ 保安教育の実施日時、項目 
（第１編第２３条） 
 

実施の都度 
 
 

原子力施設

検査室長、

廃止措置準

備室長及び

各課長 
 

原子力施設

検査室長、

廃止措置準

備室長及び

各課長 
 

３年間 
 
 

 ハ 保安教育を受けた者の氏名 
（第１編第２３条） 
 

実施の都度 
 
 

原子力施設

検査室長、

廃止措置準

備室長及び

各課長 
 

原子力施設

検査室長、

廃止措置準

備室長及び

各課長 
 

３年間 
 
 

９. 廃止措置に係る工事の方法、時

期及び対象となる原子炉施設の設

備の名称 
 
 
 
 
 

法第４３条の３

の２第２項の認

可を受けた廃止

措置計画に記載

された工事の各

工程の終了の都

度 

－  
 

－  
 

法第４３条の３

の２第３項にお

いて準用する法

第１２条の６第

８項の確認を受

けるまでの期間 

１０．試験炉規則第１４条の２各号

の規定による原子炉施設の定期的

な評価の結果 
（第１編第３７条） 

評価の都度 
 

施設管理者 
 

施設管理統

括者 
 

法第４３条の３

の２第２項の認

可を受けるまで

の期間 
 

１１．品質管理基準規則第４条第３

項に規定する品質マネジメント文

書及び品質マネジメントシステム

に従った計画、実施、評価及び改

善状況の記録（他の号に掲げるも

のを除く。） 

当該文書又は記

録の作成又は変

更の都度 
 
 
 

統括監査の

職、安全・

核セキュリ

ティ統括部

長、契約部

長、各部

長、原子力

施設検査室

長、廃止措

置準備室長

及び各課長 

統括監査の

職、安全・

核セキュリ

ティ統括部

長、契約部

長、各部

長、原子力

施設検査室

長、廃止措

置準備室長

及び各課長 

当該文書又は

記録の作成又

は変更後５年

が経過するま

での期間  
 

 
注１：該当設備がないため実施しない。 
注２：共用施設及びＪＭＴＲは廃止措置計画の認可を受けていないため実施しない。ＨＴＴＲに

おいては、保管廃棄施設に保管した後、廃棄物管理施設に引き渡す。 

注３：第３編第１０条の４の固体廃棄物を廃棄する課長又は共用の廃棄物容器に収納される

固体廃棄物については管理区域管理者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HTTR保管廃棄施設の新設に

伴い注釈の追加 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
注３：原子炉設置許可申請書に記載する警報についても記録を行う。 
注４：検査、点検、保守、訓練及び設備の起動・停止に伴う警報で、異常ではないことが明らか

なものを除く。 
 

 

別表第１０（２） （省略） 

 

別図第１～別図第３ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注４：原子炉設置許可申請書に記載する警報についても記録を行う。 
注５：検査、点検、保守、訓練及び設備の起動・停止に伴う警報で、異常ではないことが明らか

なものを除く。 
 

 

別表第１０（２） （変更なし） 

 

別図第１～別図第３ （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注番号の繰下げ（以下同じ） 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第４ 敷地内の通信連絡設備の配置場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通設備等の管理の追加に

伴う、敷地内の通信連絡設備

の配置場所の明確化 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 
（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第５ 大洗研究所外通信連絡設備及び大洗研究所内通信連絡設備の配備場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通設備等の管理の追加に

伴う、大洗研究所外通信連絡

設備及び大洗研究所内通信

連絡設備の配備場所の明確

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 放射線管理 
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○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）原子炉施設保安規定 新旧対照条文（下線部分は変更部分） 

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 

   第２編 放射線管理 

    第１章 管理区域等の管理 

      

第１条～第２条 （省略） 

 

（管理区域の一時解除） 

第３条 施設管理統括者は、前条で定められた管理区域において改造工事等の作業を行う場

合であって、別表第１に掲げる基準に該当しないことを確認した区域について、次の各号

に掲げる措置を講じたときは、期間を限定して管理区域を一時解除することができる。 

(1) 管理区域の一時解除しようとする区域と隣接する管理区域を、壁、さく等で区画する

とともに、管理区域への立ち入りを必要としない出入口を設けること。 

(2) 前項の出入口及び一時解除をしようとする区域の境界に、次に掲げる事項を掲示する

こと。 

イ 当該区域が一時的に管理区域を解除されている区域であること 

ロ 管理区域を解除する期間 

ハ 当該区域における作業に係る課長及び作業担当者の氏名 

２ 施設管理統括者は、前項の規定に基づき管理区域を一時解除しようとするときは、放射

線管理部長及び原子炉主任技術者の同意を得る。 

３ 放射線管理部長は、前項の同意をしようとするときは、放射線管理第２課長に線量当量

率及び表面密度の測定を行わせ、別表第１に掲げる基準に該当しないことを確認する。 

４ 施設管理統括者は、第１項の規定により管理区域を一時解除したとき、又は一時解除の

期間が終了したときは、管理区域管理者、放射線管理第２課長及び当該区域に関係のある

課長に周知する。 

 

第４条～第１９条 （省略） 

 

（線量当量率等の測定） 

第２０条 放射線管理第２課長は、管理区域における線量当量率、表面密度及び空気中の放

射性物質の濃度を別表第７に掲げるところにより測定する。 

２ 放射線管理第２課長は、前項の測定を行ったときは、線量当量率及び表面密度を管理区

域の出入口又は管理区域に立ち入る者の目につきやすい箇所に掲示する。 

 

 

第２１条～第２２条 （省略） 

 

第２章 被ばく管理 

第１節 被ばくの防止 

（線量限度） 

第２３条 職員等に係る線量の管理は、その者の所属する課長が行う。 

２ 課長は、その課に所属する放射線業務従事者の線量を、別表第９に掲げる線量限度を超

えないように管理する。 

 

第２４条～第２７条 （省略） 

 

 

 

   第２編 放射線管理 

    第１章 管理区域等の管理 

     

第１条～第２条 （変更なし） 

 

（管理区域の一時解除） 

第３条 施設管理統括者は、前条で定められた管理区域において改造工事等の作業を行う場

合であって、別表第１に掲げる基準に該当しないことを確認した区域について、次の各号

に掲げる措置を講じたときは、期間を限定して管理区域を一時解除することができる。 

(1) 管理区域の一時解除しようとする区域と隣接する管理区域を、壁、柵等で区画すると

ともに、管理区域への立ち入りを必要としない出入口を設けること。 

(2) 前項の出入口及び一時解除をしようとする区域の境界に、次に掲げる事項を掲示する

こと。 

イ 当該区域が一時的に管理区域を解除されている区域であること 

ロ 管理区域を解除する期間 

ハ 当該区域における作業に係る課長及び作業担当者の氏名 

２ 施設管理統括者は、前項の規定に基づき管理区域を一時解除しようとするときは、放射

線管理部長及び原子炉主任技術者の同意を得る。 

３ 放射線管理部長は、前項の同意をしようとするときは、放射線管理第２課長に線量当量

率及び表面密度の測定を行わせ、別表第１に掲げる基準に該当しないことを確認する。 

４ 施設管理統括者は、第１項の規定により管理区域を一時解除したとき、又は一時解除の

期間が終了したときは、管理区域管理者、放射線管理第２課長及び当該区域に関係のある

課長に周知する。 

 

第４条～第１９条 （変更なし） 

 

（線量当量率等の測定） 

第２０条 放射線管理第２課長は、管理区域における線量当量率、表面密度及び空気中の放

射性物質の濃度を別表第７に掲げるところにより測定する。 

２ 放射線管理第２課長は、前項の測定を行ったときは、線量当量率、表面密度及び空気中

の放射性物質の濃度を管理区域の出入口又は管理区域に立ち入る者の目につきやすい箇所

等適切な箇所に掲示する。 

 

第２１条～第２２条 （変更なし） 

 

第２章 被ばく管理 

第１節 被ばくの防止 

（線量限度） 

第２３条 職員等に係る線量の管理は、その者の所属する課長が行う。 

２ 課長は、その課に所属する放射線業務従事者の線量が、別表第９に掲げる線量限度を超

えないように管理する。 

 

第２４条～第２７条 （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化及び空気中の

放射性物質の濃度監視に係

る措置を追記 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 

（個人線量の通知） 

第２８条 環境監視線量計測課長は、第２５条第３項又は第２６条第３項の規定により評価

した個人線量評価結果を放射線管理部長に報告する。 

２ 放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、部長及び施設管理統括者に通知する。 

３ 部長は、前項の通知を受けたときは、課長を経由して本人に交付する。 

４ 環境監視線量計測課長は、第２１条の２第４項及び第２５条第２項第３号の規定によ

り、臨時に評価した線量の結果を、そのつど、その者の所属する課長を経由して本人に通

知する。 

 

第２９条～第３０条 （省略） 

 

    第３章 環境監視 

 

第３１条～第３３条 （変更なし） 

 

（環境監視に係る措置） 

第３４条 環境監視線量計測課長は、第３２条第１項に定める測定結果について、異常を認

めた場合は、放射線管理第２課長と協議し、原因の調査等の措置を講じるとともに、放射

線管理部長に報告する。 

２ 放射線管理部長は、前項の報告を受けた場合で、その原因が施設に起因する事象の場合

は、所長、当該施設を所掌するセンター長及び当該原子炉主任技術者に報告するととも

に、施設管理統括者に通知する。 

 

 

 

 

 

第４章 放射線管理設備等の管理 

（施設管理目標の策定） 

第３４条の２ 放射線管理部長は、環境監視線量計測課が所掌する放射線管理施設につい

て、第１編第１条の２第２項に基づき理事長が定める施設管理方針に従って達成すべき施

設管理目標を策定する 

２  放射線管理部長は、前項の施設管理目標について所長の承認を得る。これを変更しよう

とするときも、同様とする。 

３  放射線管理部長は、前項の承認を得たときは、施設管理統括者に通知する。 

 

 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第３４条の３ 環境監視線量計測課長は、前条の施設管理目標を踏まえ、所掌する設備・機

器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定する。 

２ 環境監視線量計測課長は、前項の定量的な施設管理目標について、放射線管理部長の承認

を得る。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

３ 放射線管理部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得

る。 

４ 環境監視線量計測課長は、第２項の承認を得たときは、本体施設の施設管理者に通知す

る。 

（個人線量の通知） 

第２８条 環境監視線量計測課長は、第２５条第３項又は第２６条第３項の規定により評価

した個人線量評価結果を放射線管理部長に報告する。 

２ 放射線管理部長は、前項の報告を受けたときは、部長及び施設管理統括者に通知する。 

３ 部長は、前項の通知を受けたときは、課長を経由して本人に交付する。 

４ 環境監視線量計測課長は、第２１条の２第４項及び第２５条第２項第３号の規定によ

り、臨時に評価した線量の結果を、その都度、その者の所属する課長を経由して本人に通

知する。 

 

第２９条～第３０条 （変更なし） 

 

    第３章 環境監視 

 

第３１条～第３３条 （変更なし） 

 

（環境監視に係る措置） 

第３４条 環境監視線量計測課長は、第３２条第１項に定める測定結果について、異常を認

めた場合は、放射線管理第２課長と協議し、原因の調査等の措置を講じるとともに、放射

線管理部長に報告する。 

２ 放射線管理部長は、前項の報告を受けた場合で、その原因が施設に起因する事象の場合

は、所長、当該施設を所掌するセンター長及び当該原子炉主任技術者に報告するととも

に、施設管理統括者に通知する。 

３ 環境監視線量計測課長は、別表第１３に掲げる放射線測定機器の商用電源が喪失した場

合は、別表第１３の２に掲げる非常用資機材を用いて、測定を継続する。 

４  環境監視線量計測課長は、別表第１３の２に掲げる非常用資機材のうち、非常用発電機

（可搬型含む。）の起動等について、９０分以内を目安に行う。 

 

第４章 放射線管理設備等の管理 

（施設管理目標の策定） 

第３４条の２ 放射線管理部長は、環境監視線量計測課が所掌する放射線管理施設につい

て、第１編第１条の２第２項に基づき理事長が定める施設管理方針に従って達成すべき施

設管理目標を策定する 

２  放射線管理部長は、前項の施設管理目標について、高温工学試験研究炉部長及び高温ガ

ス炉センター長の確認を受けたのち、所長の承認を得る。これを変更しようとするとき

も、同様とする。 

３  放射線管理部長は、前項の承認を得たときは、施設管理統括者に通知する。 

 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第３４条の３ 環境監視線量計測課長は、前条の施設管理目標を踏まえ、所掌する設備・機

器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定する。 

２ 環境監視線量計測課長は、前項の定量的な施設管理目標について、高温工学試験研究炉部

長の確認を受けたのちに、放射線管理部長の承認を得る。これを変更しようとするときも同

様とする。 

３ 放射線管理部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得

る。 

４ 環境監視線量計測課長は、第２項の承認を得たときは、本体施設の施設管理者に通知す

る。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商用電源が喪失した場合の非

常用発電機等を用いたモニタ

リングポストの測定継続のた

めの措置を追加 

 

 

 

 

 

 

施設管理統括者及び高温ガス

炉センター長の確認行為を追

加 

 

 

 

 

 

施設管理統括者の確認行為を

追加 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ-3 
 

変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第３４条の４ 環境監視線量計測課長は、所掌する設備・機器について、次の各号に掲げる

事項を定めた施設管理実施計画を策定する。ただし、施設管理上必要としない事項につい

ては、この限りでない。 

(1) 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

(2) 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

(3) 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

(4) 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉施設の運転中及び運転

停止中の区別を含む。）に関すること。 

(5) 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関す

ること。 

(6) 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関する

こと。 

(7) 前号の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関

すること。 

(8) 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 環境監視線量計測課長は、所掌する設備・機器について、次の各号に掲げる事項を整理

した設備保全整理表及び検査要否整理表を策定する。 

(1) 原子炉施設の工事の方法及び時期 

(2) 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 環境監視線量計測課長は、第１項及び前項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び

検査要否整理表について、放射線管理部長の承認を得る。これを変更しようとするときも同

様とする。 

４ 放射線管理部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得

る。 

５ 環境監視線量計測課長は、第３項の承認を得たときは、本体施設の施設管理者に通知す

る。 

 

（保全活動の実施） 

第３４条の５ 環境監視線量計測課長は、所掌する設備・機器について、施設管理実施計画

並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところにより、保全活動を実施する。 

 

（保全活動の有効性評価及び改善） 

第３４条の６ 環境監視線量計測課長は、所掌する設備・機器について、保全活動（工事、巡

視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評価を定期事業者検査の都度及び必要に

応じて行い、必要と認める場合には改善を行う。 

  

（放射線測定機器の管理） 

第３５条 放射線管理第２課長は、第４編第２２条、第５編第７２条及び第６編第６８条に

規定する放射線測定機器を備えつける。 

２ 放射線管理第２課長は、前項に規定する放射線測定機器を毎週１回巡視する。ただし、

原子炉施設の運転が１週間以上連続して停止される場合において、当該測定機器による監

視を必要としないときは、この限りでない。この場合にあっても、毎月１回巡視するもの

とする。 

 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第３４条の４ 環境監視線量計測課長は、所掌する設備・機器について、次の各号に掲げる

事項を定めた施設管理実施計画を策定する。ただし、施設管理上必要としない事項につい

ては、この限りでない。 

(1) 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

(2) 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

(3) 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

(4) 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉施設の運転中及び運転

停止中の区別を含む。）に関すること。 

(5) 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関す

ること。 

(6) 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関する

こと。 

(7) 前号の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関

すること。 

(8) 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 環境監視線量計測課長は、所掌する設備・機器について、次の各号に掲げる事項を整理

した設備保全整理表及び検査要否整理表を策定する。 

(1) 原子炉施設の工事の方法及び時期 

(2) 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 環境監視線量計測課長は、第１項及び前項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び

検査要否整理表について、高温工学試験研究炉部長の確認を受けたのち、放射線管理部長の

承認を得る。これを変更しようとするときも同様とする。 

４ 放射線管理部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得

る。 

５ 環境監視線量計測課長は、第３項の承認を得たときは、本体施設の施設管理者に通知す

る。 

 

（保全活動の実施） 

第３４条の５ 環境監視線量計測課長は、所掌する設備・機器について、施設管理実施計画

並びに設備保全整理表及び検査要否整理表に定めるところにより、保全活動を実施する。 

 

（保全活動の有効性評価及び改善） 

第３４条の６ 環境監視線量計測課長は、所掌する設備・機器について、保全活動（工事、巡

視、点検及び検査に関する事項に限る。）の有効性評価を定期事業者検査の都度及び必要に

応じて行い、必要と認める場合には改善を行う。 

  

（放射線測定機器の管理） 

第３５条 放射線管理第２課長は、第４編第２２条、第５編第７２条及び第６編第６８条に

規定する放射線測定機器を備え付ける。 

２ 放射線管理第２課長は、前項に規定する放射線測定機器の動作状況を毎週１回巡視す

る。ただし、原子炉施設の運転が１週間以上連続して停止される場合において、当該測定

機器による監視を必要としないときは、この限りでない。この場合にあっても、毎月１回

巡視するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理統括者の確認行為を

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

点検内容の明確化（以下同

じ。） 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 

３ 放射線管理第２課長は、第５編別表第２７及び第６編別表第２２に掲げる放射線測定機

器を原子炉の運転開始前に点検し、その結果を本体施設の施設管理者に通知する。 

 

４ 放射線管理第２課長は、前項の放射線測定機器を原子炉の運転中、毎日１回巡視する。 

 

５ 環境監視線量計測課長は、別表第１３に掲げる放射線測定機器を備えつける。 

 

６ 環境監視線量計測課長は、前項に規定する放射線測定機器について設備保全整理表に定

めるところにより年１回の点検を行う。 

７ 環境監視線量計測課長は、前項の結果について、放射線管理部長に報告する。 

 

 

 

第３６条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３７条 （省略） 

 

（修理及び改造） 

第３８条 放射線管理第２課長は、当該施設に係る放射線管理施設について、修理及び改造

が必要と認めた場合は、修理及び改造を行うことができる。 

２ 放射線管理第２課長は、放射線管理施設について、修理及び改造を行おうとする場合に

おいて、その修理及び改造が使用前事業者検査を伴う場合は、次の各号に掲げる事項を明

らかにした修理及び改造計画を作成し、放射線管理部長の同意を得る。 

 

(1) 修理及び改造する施設、設備、装置、機器等の名称 

３ 放射線管理第２課長は、第５編別表第２７及び第６編別表第２２に掲げる放射線測定機

器の動作状況を原子炉の運転開始前に点検し、その結果を本体施設の施設管理者に通知す

る。 

４ 放射線管理第２課長は、前項の放射線測定機器の動作状況を原子炉の運転中、毎日１回

巡視する。  

５ 環境監視線量計測課長は、別表第１３に掲げる放射線測定機器及び別表第１３の２に掲

げる非常用資機材を備え付ける。 

６ 環境監視線量計測課長は、別表第１３に掲げる放射線測定機器及び別表第１３の２に掲

げる非常用資機材を毎週１回巡視する。 

（削る） 

 

 

（定期事業者検査） 

第３６条 原子力施設検査室長は、定期事業者検査を実施しようとする場合は、次の各号に

掲げる事項を明らかにした検査計画書及び検査要領書を策定し、原子炉主任技術者の同意

を得る。これを変更しようとする場合も同様とする。ただし、第１号ハの予定期間の変更

その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限りでない。 

(1) 定期事業者検査計画 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び実施体制 

ハ 予定期間 

ニ 定量的な施設管理目標 

(2) 定期事業者検査要領 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 環境監視線量計測課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の定期事業者検査に

必要な情報を提供する。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の検査計画書及び検査要領書に従い定期事業者検査を実

施し、検査成績書を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受ける。 

４ 原子力施設検査室長は、第１項の同意及び前項の確認を得た場合は、環境監視線量計測

課長に通知する。 

５ 環境監視線量計測課長は、前項の通知を受けた場合は、放射線管理部長に報告するとと

もに、本体施設の施設管理者に通知する。 

 

第３７条 （変更なし） 

 

（修理及び改造） 

第３８条 環境監視線量計測課長及び放射線管理第２課長は、当該施設に係る放射線管理施

設について、修理及び改造が必要と認めた場合は、修理及び改造を行うことができる。 

２ 環境監視線量計測課長及び放射線管理第２課長は、放射線管理施設等について、修理及

び改造を行おうとする場合において、その修理及び改造が使用前事業者検査を伴う場合

は、次の各号に掲げる事項を明らかにした修理及び改造計画を作成し、放射線管理部長の

同意を得る。 

(1) 修理及び改造する施設、設備、装置、機器等の名称 

 

 

 

 

 

非常用資機材の追加及び追

加に伴う表番号の変更 

週１回の巡視に変更 

年１回の点検を定期事業者

検査として位置付けるため削

除 

 

定期事業者検査を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境線計課長が行う修理及

び改造を追加 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

３ 放射線管理部長は、前項の同意をした場合は、所長の承認を得る。これを変更しようと

する場合も、同様とする。 

 

４ 所長は、前項の承認をしようとする場合は、当該施設に係る部長及び原子炉主任技術者

の同意を得る。 

５ 放射線管理第２課長は、第３項の承認を得たときは、関係のある課長に通知する。 

６ 放射線管理第２課長は、修理及び改造計画に基づく作業が終了したときは、放射線管理

部長に報告するとともに、関係のある課長に通知する。 

 

 

（使用前事業者検査） 

第３８条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとする場合は、次の

各号に掲げる事項を明らかにした検査計画書及び検査要領書を策定し、原子炉主任技術者

の同意を得る。これを変更しようとする場合も、同様とする。ただし、第１号ハの予定期

間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限りでない。 

 (1)  使用前事業者検査計画 

 イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

 ロ 検査の内容 

 ハ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 放射線管理第２課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、前項の使用前事業者検査に

必要な情報を提供する。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の検査計画書及び検査要領書に従い使用前事業者検査を

実施し、検査成績書を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受ける。 

４ 原子力施設検査室長は、第１項の同意及び前項の確認を得た場合は、放射線管理第２課

長に通知する。 

５ 放射線管理第２課長は、前項の通知のうち、第１項の同意に係る通知を受けた場合は、

放射線管理部長に通知するとともに、関係のある課長に通知する。 

 

６ 放射線管理第２課長は、使用前事業者検査計画に基づく作業が終了したときは、放射線

管理部長に報告するとともに、関係のある課長に通知する。 

 

 

 （放射線測定機器の巡視において異常を認めた場合の措置） 

第３９条 放射線管理第２課長は、第３５条第２項の巡視を行った結果、放射線測定機器に

故障を認めたときは、修理又は交換等の措置を講じるとともに、気体廃棄物中の放射性物

質の濃度を監視する放射線測定機器については、放射線管理部長、当該施設の施設管理者

及び原子炉主任技術者に通知する。 

  なお、交換等を要する場合は、校正検査実施後１年以内の機器を代替えするものとす

る。 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 予定期間 

３ 放射線管理部長は、前項の同意をした場合は、当該施設を所掌する施設管理統括者及び

センター長の確認を受けたのち、所長の承認を得る。これを変更しようとする場合も、同

様とする。 

４ 所長は、前項の承認をしようとする場合は、原子炉主任技術者の同意を得る。 

 

５ 環境監視線量計測課長及び放射線管理第２課長は、第３項の承認を得たときは、本体施

設の施設管理者に通知する。 

６ 環境監視線量計測課長及び放射線管理第２課長は、修理及び改造計画に基づく作業が終

了したときは、放射線管理部長に報告するとともに、本体施設の施設管理者に通知する。 

 

（使用前事業者検査） 

第３８条の２ 原子力施設検査室長は、使用前事業者検査を実施しようとする場合は、次の

各号に掲げる事項を明らかにした検査計画書及び検査要領書を策定し、原子炉主任技術者

の同意を得る。これを変更しようとする場合も、同様とする。ただし、第１号ハの予定期

間の変更その他施設の安全性に影響しない軽微な変更については、この限りでない。 

(1)  使用前事業者検査計画 

 イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

 ロ 検査の内容 

 ハ 予定期間 

(2) 使用前事業者検査要領 

イ 対象となる施設、設備、装置、機器等の名称 

ロ 検査の項目及び検査場所 

ハ 検査前条件 

ニ 検査の確認方法及び検査手順 

ホ 検査の判定基準 

２ 環境監視線量計測課長及び放射線管理第２課長は、原子力施設検査室長の求めに応じ、

前項の使用前事業者検査に必要な情報を提供する。 

３ 原子力施設検査室長は、第１項の検査計画書及び検査要領書に従い使用前事業者検査を

実施し、検査成績書を取りまとめ、原子炉主任技術者の確認を受ける。 

４ 原子力施設検査室長は、第１項の同意及び前項の確認を得た場合は、放射線管理第２課

長及び環境監視線量計測課長に通知する。 

５ 環境監視線量計測課長及び放射線管理第２課長は、前項の通知のうち、第１項の同意に

係る通知を受けた場合は、放射線管理部長に報告するとともに、本体施設の施設管理者に

通知する。 

６ 環境監視線量計測課長及び放射線管理第２課長は、使用前事業者検査計画に基づく作業

が終了したときは、放射線管理部長に報告するとともに、本体施設の施設管理者に通知す

る。 

 

（放射線測定機器等の巡視において異常を認めた場合の措置） 

第３９条 放射線管理第２課長は、第３５条第２項の巡視を行った結果、放射線測定機器に

故障を認めたときは、修理又は交換等の措置を講じるとともに、気体廃棄物中の放射性物

質の濃度を監視する放射線測定機器については、放射線管理部長、当該施設の施設管理者

及び原子炉主任技術者に通知する。 

  なお、交換等を要する場合は、校正検査実施後１年以内の機器を代替えするものとす

る。 

 

 

施設管理統括者及びセンター

長の確認行為を追加 

 

 

 

環境線計課長が行う修理及

び改造を追加及び記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用前事業者検査の環境監視

線量計測課長の関与を追加 

 

 

 

 

使用前事業者検査の環境監視

線量計測課長の関与を追加 

記載の適正化 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１～別表第６ （省略） 
 

別表第７ 管理区域における線量当量率等の測定（第２０条関係） 

項目 ひん度  

 

 

 

 

 

 

線量当量率 

 

放射線遮蔽物の側壁 原子炉施設運転中毎日１回 

管理区域内 毎週１回 注１） 

表面密度 

 

第１種管理区域内 毎週１回 注１）、注２） 

第２種管理区域内 毎月１回 

空気中の放射性物質の濃度 

 

第１種管理区域内 毎週１回 注１）、注３） 

第２種管理区域内 必要の都度 注４） 

注１）原子炉の運転又は放射線作業が１週間以上連続して行われないときは、測定を要しな

い。ただし、この場合にあっても１月を超えない範囲内で１回以上測定するものとする。 

注２）常時人の出入りがない区域については、毎月１回とする。 

注３）低レベル区域については、表面密度が別表第２に規定する値を超えたときとする。 

注４）別表第８に規定する第２種管理区域の汚染除去に係る表面密度を超え、又は超えるお

それのあるときとする。 

 

 

 

 

 

 

 

別表第８～別表第１１ （省略） 

 

別表第１１の２ 内部被ばくによる線量の評価（第２６条関係） 

対象者 検査項目 実施条件又は頻度 

放射線業務従事者 

 

体外計測 ３月間ごと２ｍＳｖを超えるおそれがある場合

又は必要のつど 

バイオアッセイ 必要のつど 

 

別表第１２～別表第１３ （省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 環境監視線量計測課長は、第３５条第６項の巡視を行った結果、故障等を認めたとき

は、修理又は代替品と交換する。 

３ 環境監視線量計測課長は、故障等を認めた場合であって、直ちに修理又は代替品を補充

できないと認めたときは、放射線管理部長及び本体施設の施設管理者に通知するととも

に、その原因を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じる。 

 

 

別表第１～別表第６ （変更なし） 
 

別表第７ 管理区域における線量当量率等の測定（第２０条関係） 

項目 頻度  

 

 

 

 

 

 

線量当量率 

 

放射線遮蔽物の側壁 原子炉施設運転中毎日１回 

管理区域内 毎週１回 注１） 

表面密度 

 

第１種管理区域内 毎週１回 注１）、注２） 

第２種管理区域内 毎月１回 

空気中の放射性物質の濃度 

 

第１種管理区域内 毎週１回 注１）、注３） 

第２種管理区域内 必要の都度 注４） 

注１）原子炉の運転又は放射線作業が１週間以上連続して行われないときは、測定を要しな

い。ただし、この場合にあっても１月を超えない範囲内で１回以上測定するものとする。 

注２）常時人の出入りがない区域については、毎月１回とする。 

注３）低レベル区域については、表面密度が別表第２に規定する値を超えたときとする。 

注４）別表第８に規定する第２種管理区域の汚染除去に係る表面密度を超え、又は超えるお

それのあるときとする。 

 

 

 

 

 

 

 

別表第８～別表第１１ （変更なし） 

 

別表第１１の２ 内部被ばくによる線量の評価（第２６条関係） 

対象者 検査項目 実施条件又は頻度 

放射線業務従事者 

 

体外計測 ３月間ごと２ｍＳｖを超えるおそれがある場合

又は必要の都度 

バイオアッセイ 必要の都度 

 

別表第１２～別表第１３ （変更なし） 

 

別表第１３の２ 非常用資機材（第３５条関係） 

資機材 給電先/保管場所 数量 

非常用発電機（可搬型

含む。）＊1 

 

モニタリングポスト（Ｐ-１） １ 

モニタリングポスト（Ｐ-２） １ 

モニタリングポスト（Ｐ-３） １ 

モニタリングポスト（Ｐ-４） １ 

モニタリングポスト（Ｐ-５） １ 

モニタリングポスト（Ｐ-６） １ 

モニタリングポスト（Ｐ-７） １ 

モニタリングポスト（Ｐ-１１, Ｐ-１２, Ｐ-１３） １ 

モニタリングポスト（Ｐ-１４, Ｐ-１５, Ｐ-１６） １ 

表示器、伝送系（環境監視棟） １ 

伝送系（気象観測建屋） １ 

巡視の結果、異常と認められ

た場合の措置について追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 
 
 

 

商用電源喪失時における屋外

放射線測定設備に係る非常

用資機材を追加 
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変更前（令和2年11月20日付け原規規発第2011204号） 変更後（補正後） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第１（その１）～別図第２ （省略） 

 

別記様式第１～別記様式第４ （省略） 

モニタリングポスト（Ｐ-８） 

伝送系（安全管理棟） 

表示器、伝送系（安全情報交流棟） 

１ 

無停電電源装置 

モニタリングポスト（Ｐ-１～Ｐ-８，Ｐ-１１～Ｐ-１６） １４ 

伝送系（安全管理棟） １ 

伝送系（気象観測建屋） １ 

表示器、伝送系（ＨＴＴＲ中央制御室） ２ 

表示器、伝送系（安全情報交流棟） ２ 

表示器、伝送系（環境監視棟） ３ 

サーベイメータ 環境監視棟 １４ 

＊１：非常用発電機（可搬型含む。）の燃料は３日間供給できる量 (非常用発電機燃料

タンク保管量含む。)を保管する。 

 

 

別図第１（その１）～別図第２ （変更なし） 

 

別記様式第１～別記様式第４ （変更なし） 

 

 

  



 

 
 
 

 
 
 
 

第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）原子炉施設保安規定新旧対照条文（下線部分は変更部分） 

Ⅲ－1 

 

変更前（令和 2年 11 月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

   第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

    第１章 核燃料物質等の運搬 

 

第１条～第２条 （省略） 

 

    第２章 放射性廃棄物の管理 

 

第３条～第９条 （省略） 

 

 

    第３章 廃棄物管理施設へ引き渡す放射性廃棄物等の管理 

 

第１０条 （省略） 

 

 （廃棄物の仕掛品の管理） 

第１０条の２ 課長は、原子炉施設で発生した廃棄物の仕掛品について、カートンボックス、

ペール缶又はドラム缶等（以下「所定の容器」という。）に収納する。 

２ 課長は、前項において、汚染拡大防止の措置が必要な物については、ビニルバッグ、ビニ

ルシート又はビニル袋等で汚染拡大防止の措置を講じ、所定の容器に収納する。 

３ 課長は、第１項において、所定の容器が可燃性のときは、金属製容器又は金属製保管庫に

収納する。 

４ 課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難なフィルタについて、ビニル

シート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。 

５ 課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難な大型機械等について、ビニ

ルシート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。 

６ 課長は、第１項並びに第４項及び第５項の措置を講じた廃棄物の仕掛品については、廃棄

物管理課長に引き渡すまでの間、第４編、第５編及び第６編の管理区域を示す図において指

定されている廃棄物の仕掛品の保管場所に保管する。 

７ 課長は、前項において、所定の容器が可燃性のとき及び第４項の措置を講じたフィルタは、

金属製容器又は金属製保管庫に保管する。 

８ 課長は、第６項に定める廃棄物の仕掛品の保管場所について、次の各号に掲げる措置を講

ずる。 

 (1) 廃棄物の仕掛品の保管場所の巡視を実施する。 

 (2) 廃棄物の仕掛品の保管場所又はその周辺に消火器又は消火設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理 

    第１章 核燃料物質等の運搬 

 

第１条～第２条 （変更なし） 

 

    第２章 放射性廃棄物の管理 

 

第３条～第９条 （変更なし） 

 

 

    第３章 廃棄物管理施設へ引き渡す放射性廃棄物等の管理 

 

第１０条 （変更なし） 

 

 （共用施設及びＪＭＴＲにおける廃棄物の仕掛品の管理） 

第１０条の２ 課長は、共用施設及びＪＭＴＲで発生した廃棄物の仕掛品について、カートン

ボックス、ペール缶又はドラム缶等（以下「所定の容器」という。）に収納する。 

２ 課長は、前項において、汚染拡大防止の措置が必要な物については、ビニルバッグ、ビニ

ルシート又はビニル袋等で汚染拡大防止の措置を講じ、所定の容器に収納する。 

３ 課長は、第１項において、所定の容器が可燃性のときは、金属製容器又は金属製保管庫に

収納する。 

４ 課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難なフィルタについて、ビニル

シート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。 

５ 課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難な大型機械等について、ビニ

ルシート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。 

６ 課長は、第１項並びに第４項及び第５項の措置を講じた廃棄物の仕掛品については、廃棄

物管理課長に引き渡すまでの間、第４編及び第５編の管理区域を示す図において指定されて

いる廃棄物の仕掛品の保管場所に保管する。 

７ 課長は、前項において、所定の容器が可燃性のとき及び第４項の措置を講じたフィルタは、

金属製容器又は金属製保管庫に保管する。 

８ 課長は、第６項に定める廃棄物の仕掛品の保管場所について、次の各号に掲げる措置を講

ずる。 

 (1) 廃棄物の仕掛品の保管場所の巡視を実施する。 

 (2) 廃棄物の仕掛品の保管場所又はその周辺に消火器又は消火設備を設置する。 

 

 （ＨＴＴＲにおける廃棄物の仕掛品の管理） 

第１０条の３ 課長は、ＨＴＴＲで発生した廃棄物の仕掛品について、所定の容器に収納する。 

２ 課長は、前項において、汚染拡大防止の措置が必要な物については、ビニルバッグ、ビニ

ルシート又はビニル袋等で汚染拡大防止の措置を講じ、所定の容器に収納する。 

３ 課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難なフィルタについて、ビニル

シート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。 

４ 課長は、第１項において、所定の容器に収納することが困難な大型機械等について、ビニ

ルシート又はビニル袋で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じる。 

５ 課長は、第１項及び第２項の所定の容器が可燃性のとき及び第３項の措置を講じたフィル

タは、金属製容器又は金属製保管庫に収納する。 

 

 （ＨＴＴＲにおける固体廃棄物の廃棄） 

第１０条の４ 課長は、ＨＴＴＲにおいて発生した固体状放射性廃棄物（以下「固体廃棄物」

という。）を封入し廃棄する場合は、次の各号に掲げる措置を講ずる。ただし、共用の廃棄

物容器に収納される固体廃棄物については、第１編第３条第６号に掲げる管理区域管理者が

これを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＴＴＲにおける保管廃

棄施設の設置に伴い、共用

施設及びＪＭＴＲの廃棄

物の仕掛品の管理を別に

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＴＴＲにおける保管廃

棄施設の設置に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＴＴＲにおける保管廃

棄施設の設置に伴い、ＨＴ

ＴＲの廃棄物の仕掛品の

管理を別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＴＴＲにおける保管廃

棄施設の設置に伴い、固体

廃棄物の廃棄を追加 
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変更前（令和 2年 11 月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１条 （省略） 

 

 （廃棄物の仕掛品を放射性廃棄物として引き渡す前の措置） 

第１１条の２ 廃棄物の仕掛品を固体状放射性廃棄物（以下「固体廃棄物」という。）として

廃棄物管理施設へ引き渡す前の措置は、廃棄物の仕掛品を発生させた課長が行う。ただし、

共用の金属製容器又は金属製保管庫に収納される廃棄物の仕掛品については、第１編第３条

第６号に掲げる管理区域管理者が行う。 

２ 課長又は管理区域管理者は、原子炉施設内において発生した廃棄物の仕掛品を固体廃棄物

として廃棄物管理施設へ引き渡すときは、次の各号に掲げる措置を講ずる。 

 (1) 第１０条の２第１項、第４項及び第５項の措置を講じた廃棄物の仕掛品中に含まれる

主な放射性核種及びその量を推定すること。 

 (2) 第１０条の２第１項、第４項及び第５項の措置を講じた廃棄物の仕掛品表面の線量当

量率を測定すること。 

 (3) 前各号の措置をした廃棄物の仕掛品は、第１号の推定及び前号の測定の結果に基づき、

別表第９に掲げる基準に従って区分すること。 

 (4) 前各号の規定によるもののほか、特に措置を要すると認めるときは、廃棄物管理課長

及び放射線管理第２課長と協議すること。 

３ 課長又は管理区域管理者は、原子炉施設内において発生した廃棄物の仕掛品を固体廃棄物

として廃棄物管理施設に引き渡すときには、廃棄物の仕掛品ごとに別表第１０に掲げるとこ

ろにより表示する。 

 

 （放射性廃棄物に係る表示） 

第１２条 課長は、第１１条の措置を講じた放射性廃棄物について、容器ごとに別表第１０に

掲げるところにより表示する。 

 

 

第１３条 削除 

 

 

 

 

 

 

 (1) 発生箇所、性状等によって分類し、所定の容器に収納すること。 

 (2) 放射性廃棄物中に含まれる主な放射性核種及びその量を推定すること。 

 (3) 放射性廃棄物を収納した容器表面の線量当量率を測定すること。 

 (4) 前各号の措置をした放射性廃棄物は、第２号の推定及び前号の測定の結果に基づき、

別表第９に掲げる基準に従って区分すること。 

 (5) 前各号の規定によるもののほか、特に措置を要すると認めるときは、廃棄物管理課長

及び放射線管理第２課長と協議すること。 

 (6) 汚染拡大防止の措置が必要な物については、ビニルバッグ、ビニルシート又はビニル

袋等で汚染拡大防止の措置を講じ、所定の容器に収納すること。 

 (7) 所定の容器に収納することが困難なフィルタについて、ビニルシート又はビニル袋で

包装するなど汚染拡大防止の措置を講じること。 

 (8) 所定の容器に収納することが困難な大型機械等について、ビニルシート又はビニル袋

で包装するなど汚染拡大防止の措置を講じること。 

２ 課長又は管理区域管理者は、前項の措置を講じた固体廃棄物について、放射性廃棄物を示

す標識及び整理番号を表示するとともに、第１編別表第１０（１）第４項(ﾘ)及び(ﾇ)に従い

記録保存する。 

 

 

第１１条 （変更なし） 

 

 （共用施設及びＪＭＴＲにおける廃棄物の仕掛品を放射性廃棄物として引き渡す前の措置） 

第１１条の２ 廃棄物の仕掛品を固体廃棄物として廃棄物管理施設へ引き渡す前の措置は、廃

棄物の仕掛品を発生させた課長が行う。ただし、共用の金属製容器又は金属製保管庫に収納

される廃棄物の仕掛品については、第１編第３条第６号に掲げる管理区域管理者が行う。 

 

２ 課長又は管理区域管理者は、共用施設及びＪＭＴＲにおいて発生した廃棄物の仕掛品を固

体廃棄物として廃棄物管理施設へ引き渡すときは、次の各号に掲げる措置を講ずる。 

 (1) 第１０条の２第１項、第４項及び第５項の措置を講じた廃棄物の仕掛品中に含まれる

主な放射性核種及びその量を推定すること。 

 (2) 第１０条の２第１項、第４項及び第５項の措置を講じた廃棄物の仕掛品表面の線量当

量率を測定すること。 

 (3) 前各号の措置をした廃棄物の仕掛品は、第１号の推定及び前号の測定の結果に基づき、

別表第９に掲げる基準に従って区分すること。 

 (4) 前各号の規定によるもののほか、特に措置を要すると認めるときは、廃棄物管理課長

及び放射線管理第２課長と協議すること。 

３ 課長又は管理区域管理者は、共用施設及びＪＭＴＲにおいて発生した廃棄物の仕掛品を固

体廃棄物として廃棄物管理施設に引き渡すときには、廃棄物の仕掛品ごとに別表第１０に掲

げるところにより表示する。 

 

 （放射性廃棄物に係る表示） 

第１２条 課長は、第１０条の４第１項及び第１１条の措置を講じた放射性廃棄物について、

容器ごとに別表第１０に掲げるところにより表示する。 

 

（ＨＴＴＲにおける固体廃棄物の保管） 

第１３条 課長は、固体廃棄物を廃棄物管理施設に引き渡すまでの間、第６編の管理区域を示

す図において指定されている保管廃棄施設に保管する。 

２ 管理区域管理者は、保管廃棄施設について、次の各号に掲げる措置を講ずる。 

 (1) 可燃性の固体廃棄物については、金属製容器又は金属製保管庫に保管する。 

 (2) 保管廃棄施設の巡視を実施する。 

 (3) 保管廃棄施設又はその周辺に消火器又は消火設備を設置する。 

 (4) 目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＴＴＲにおける保管廃

棄施設の設置に伴う変更

及び記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

ＨＴＴＲにおける保管廃

棄施設の設置に伴う管理

の追加 
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変更前（令和 2年 11 月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

 

第１４条 （省略） 

 

 （廃棄物の仕掛品の引取りの依頼等） 

第１４条の２ 課長又は管理区域管理者は、廃棄物の仕掛品を固体廃棄物として廃棄物管理施

設に引き渡そうとするときは、廃棄物管理課長に依頼する。 

２ 課長又は管理区域管理者は、廃棄物の仕掛品を固体廃棄物として廃棄物管理施設に引き渡

すときには、当該廃棄物の仕掛品に関する記録又はその写しを廃棄物管理課長に送付する。 

３ 課長又は管理区域管理者は、運搬のために廃棄物の仕掛品を固体廃棄物として廃棄物管理

課長に引き渡すときは、容器又は包装若しくは遮へい容器の表面密度及び表面等の線量当量

率が、それぞれ、別表第１及び別表第２に掲げる値を超えないよう措置する。 

 

 

 

別表第１～別表第８ （省略） 

 

 

別表第９ 放射性廃棄物の区分基準（第１１条、第１１条の２関係） 

 

別表第１０ 放射性廃棄物の表示（第１１条の２，１２条関係） 

 

第１４条 （変更なし） 

 

 （共用施設及びＪＭＴＲにおける廃棄物の仕掛品の引取りの依頼等） 

第１４条の２ 課長又は管理区域管理者は、廃棄物の仕掛品を固体廃棄物として廃棄物管理施

設に引き渡そうとするときは、廃棄物管理課長に依頼する。 

２ 課長又は管理区域管理者は、廃棄物の仕掛品を固体廃棄物として廃棄物管理施設に引き渡

すときには、当該廃棄物の仕掛品に関する記録又はその写しを廃棄物管理課長に送付する。 

３ 課長又は管理区域管理者は、運搬のために廃棄物の仕掛品を固体廃棄物として廃棄物管理

課長に引き渡すときは、容器又は包装若しくは遮へい容器の表面密度及び表面等の線量当量

率が、それぞれ、別表第１及び別表第２に掲げる値を超えないよう措置する。 

 

 

 

別表第１～別表第８ （変更なし） 

 

 

別表第９ 放射性廃棄物の区分基準（第１０条の４、第１１条、第１１条の２関係） 

 

別表第１０ 放射性廃棄物の表示（第１１条の２、第１２条関係） 

 

 

 

ＨＴＴＲにおける保管廃

棄施設の設置に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

第４編 共用施設 
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変更前（令和 2年 11 月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

第４編 共用施設 

第１章 通則 

 

第１条～第１６条の２  （省略） 

 

（保守結果の通知等） 

第１７条 廃棄物管理課長は、第１４条の定期事業者検査を終了した場合は、その結果を環境

保全部長に報告する。廃棄物管理課長が放射線管理第２課長より放射線管理施設に係る定期

事業者検査の結果の通知を受けた場合も、同様とする。 

 

 

２ 放射線管理第２課長は、第１４条の定期事業者検査を終了した場合は、その結果を放射線

管理部長に報告するとともに、廃棄物管理課長に通知する。 

３ 廃棄物管理課長は、第１６条第２項の修理及び改造計画に基づく作業並びに前条の使用前

事業者検査を終了した場合は、その結果を環境保全部長に報告する。廃棄物管理課長が第２

編第３８条第５項の定めにより放射線管理施設に係る修理及び改造計画に基づく作業並び

に第２編第３８条の２の使用前事業者検査の終了結果の通知を受けた場合も、同様とする。 

 

４ 廃棄物管理課長は、第１項及び前項の報告をする場合は、放射線管理第２課長に通知する。

ただし、放射線管理第２課長により通知を受けた場合は、放射線管理第２課長への通知を省

略できる。 

５ 環境保全部長は、第１項及び第３項の報告を受けた場合は、原子炉主任技術者に通知する

とともに、所長及び環境センター長に報告する。 

 

第１８条  （省略） 

 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

 （巡視等において異常を認めた場合の措置） 

第１９条 廃棄物管理課長は、第１０条の除染作業に係る点検（作業中にあっては巡視）、第

１２条の巡視並びに第１３条の地震又は火災時の点検の結果、異常を認めたときは、その原

因及び状況を調査し、原因の除去及び異常の拡大防止の措置を講じる。 

２ 廃棄物管理課長は、第２編第３９条の規定により放射線管理第２課長から巡視の結果、異

常を認めた旨の通報を受けたときは、その原因及び状況を調査し、適宜の措置を講じる。 

 

３ 廃棄物管理課長は、前２項の調査の結果、その異常が共用施設の保安に影響を及ぼすと認

めたときは、環境保全部長、原子炉主任技術者及び放射線管理第２課長に通報する。 

 

４ 環境保全部長は、前項の規定により通報を受けたときは、共用施設の保安に必要な措置を

講ずるよう指示するとともに、その異常が共用施設の保安に重大な影響があると認めたとき

は、所長及び環境センター長に通報する。 

５ 環境保全部長は、前項の措置を指示するときは、原子炉主任技術者の同意を得る。 

 

第２０条～第２３条  （省略） 

 

別表第１～別表第８   （省略） 

 

別図第１～別図第２（その２） （省略） 

第４編 共用施設 

第１章 通則 

 

第１条～第１６条の２  （変更なし） 

 

（保守結果の通知等） 

第１７条 廃棄物管理課長は、第１４条の定期事業者検査を終了した場合は、その結果を環境

保全部長に報告する。廃棄物管理課長が放射線管理第２課長より放射線管理施設に係る定期

事業者検査の結果の通知を受けた場合も、同様とする。また、廃棄物管理課長が環境監視線

量計測課長より第２編第３６条第５項の定めにより放射線管理施設に係る定期事業者検査

の終了結果の通知を受けた場合も同様とする。 

２ 放射線管理第２課長は、第１４条の定期事業者検査を終了した場合は、その結果を放射線

管理部長に報告するとともに、廃棄物管理課長に通知する。 

３ 廃棄物管理課長は、第１６条第２項の修理及び改造計画に基づく作業並びに前条の使用前

事業者検査を終了した場合は、その結果を環境保全部長に報告する。廃棄物管理課長が第２

編第３８条第５項の定めにより放射線管理施設に係る修理及び改造計画に基づく作業並び

に第２編第３８条の２第６項の使用前事業者検査の終了結果の通知を受けた場合も、同様と

する。 

４ 廃棄物管理課長は、第１項及び前項の報告をする場合は、放射線管理第２課長に通知する。

ただし、放射線管理第２課長により通知を受けた場合は、放射線管理第２課長への通知を省

略できる。 

５ 環境保全部長は、第１項及び第３項の報告を受けた場合は、原子炉主任技術者に通知する

とともに、所長及び環境センター長に報告する。 

 

第１８条  （変更なし） 

 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

 （巡視等において異常を認めた場合の措置） 

第１９条 廃棄物管理課長は、第１０条の除染作業に係る点検（作業中にあっては巡視）、第

１２条の巡視並びに第１３条の地震又は火災時の点検の結果、異常を認めたときは、その原

因及び状況を調査し、原因の除去及び異常の拡大防止の措置を講じる。 

２ 廃棄物管理課長は、第２編第３９条第１項の規定により放射線管理第２課長から巡視の結

果、故障を認めた旨の通知を受けたときは、その原因及び状況を調査し、適宜の措置を講じ

る。 

３ 廃棄物管理課長は、前２項の調査の結果及び第２編第３９条第３項の通知を受けた場合に

おいて、その異常が共用施設の保安に影響を及ぼすと認めたときは、環境保全部長、原子炉

主任技術者及び放射線管理第２課長に通報する。 

４ 環境保全部長は、前項の規定により通報を受けたときは、共用施設の保安に必要な措置を

講ずるよう指示するとともに、その異常が共用施設の保安に重大な影響があると認めたとき

は、所長及び環境センター長に通報する。 

５ 環境保全部長は、前項の措置を指示するときは、原子炉主任技術者の同意を得る。 

 

第２０条～第２３条  （変更なし） 

 

別表第１～別表第８   （変更なし） 

 

別図第１～別図第２（その２） （変更なし） 
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ングポスト等）の故障等に
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Ⅴ－1 

 

変更前（令和 2年 11 月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後 備考 

第５編 ＪＭＴＲの管理 

第１章 通則 

 

第１条～第３８条の２  （省略） 

  

 （保守結果の通知等） 

第３９条 原子炉課長及び照射課長は、第３６条の定期事業者検査を終了した場合は、その結

果を材料試験炉部長に報告する。原子炉課長が放射線管理第２課長より放射線管理施設に係

る定期事業者検査結果の通知を受けた場合も、同様とする。 

 

 

２ 放射線管理第２課長は、第３６条の定期事業者検査を終了した場合は、その結果を放射線

管理部長に報告するとともに、原子炉課長に通知する。 

３ 原子炉課長及び照射課長は、第３８条第２項の修理及び改造計画に基づく作業並びに第３

８条の２の使用前事業者検査を終了した場合は、その結果を材料試験炉部長に報告する。原

子炉課長が第２編第３８条第５項の定めにより放射線管理施設に係る修理及び改造計画に

基づく作業並びに前条の使用前事業者検査の終了結果の通知を受けた場合も、同様とする。 

 

４ 原子炉課長は、第１項及び前項の報告をする場合は、照射課長及び放射線管理第２課長に

通知する。ただし、放射線管理第２課長により通知を受けた場合は、放射線管理第２課長へ

の通知を省略できる。 

５ 照射課長は、第１項及び第３項の報告をする場合は、原子炉課長及び放射線管理第２課長

に通知する。 

６ 材料試験炉部長は、第１項及び第３項の報告を受けた場合は、原子炉主任技術者に通知す

るとともに、所長及び環境センター長に報告する。 

 

第４０条～第６２条   （省略） 

 

     第３節 点検等において異常を認めた場合の措置 

 （運転中の巡視等において異常を認めた場合の措置） 

第６３条 原子炉運転班長は、第３４条第１項の運転中の巡視及び第６９条の地震又は火災時

の点検の結果、異常を認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止

等の措置を講じる。この場合において、その原因及び状況が原子炉の運転継続に支障を及ぼ

し、又は支障を及ぼすおそれがあると認めた場合は、原子炉課長に通報する。 

２ 照射課長は、第３４条第２項の運転中の巡視及び第６９条の地震又は火災時の点検の結

果、異常を認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止等の措置を

講ずるとともにその原因及び状況並びに講じた措置を原子炉運転班長に通報する。 

３ 原子炉運転班長は、前項の通報を受けた場合、及び第２編第３９条の定めにより放射線管

理第２課長から巡視の結果、異常を認めた旨の通報を受けた場合において、その原因及び状

況が原子炉の運転継続に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがあると認めた場合は、原

因の除去及び拡大防止等の措置を講ずるとともに、原子炉課長に通報する。 

４ 原子炉運転班長は、第１項及び前項の状況が緊急性を要する場合においては、手動スクラ

ムにより原子炉の停止を行うことができる。 

５ 原子炉課長は、第１項及び第３項の通報を受けた場合において、その異常が原子炉の運転

継続に支障を及ぼすと認めた場合は、材料試験炉部長及び原子炉主任技術者に通報する。 

 

６ 材料試験炉部長は、前項の通報を受けた場合は、原子炉の停止等の措置を講ずるよう原子

炉課長に指示するとともに、所長及び環境センター長に通報する。 

７ 材料試験炉部長は、前項の措置を指示する場合は、原子炉主任技術者の同意を得る。 

８ 原子炉課長は、第６項の指示を受けた場合は、原子炉の停止等の措置を講じる。 

第５編 ＪＭＴＲの管理 

第１章 通則 

 

第１条～第３８条の２  （変更なし） 

 

 （保守結果の通知等） 

第３９条 原子炉課長及び照射課長は、第３６条の定期事業者検査を終了した場合は、その結

果を材料試験炉部長に報告する。原子炉課長が放射線管理第２課長より放射線管理施設に係

る定期事業者検査結果の通知を受けた場合も、同様とする。また、原子炉課長が環境監視線

量計測課長より第２編第３６条第５項の定めにより放射線管理施設に係る定期事業者検査

の終了結果の通知を受けた場合も同様とする。 

２ 放射線管理第２課長は、第３６条の定期事業者検査を終了した場合は、その結果を放射線

管理部長に報告するとともに、原子炉課長に通知する。 

３ 原子炉課長及び照射課長は、第３８条第２項の修理及び改造計画に基づく作業並びに第３

８条の２の使用前事業者検査を終了した場合は、その結果を材料試験炉部長に報告する。原

子炉課長が第２編第３８条第５項の定めにより放射線管理施設に係る修理及び改造計画に

基づく作業並びに第２編第３８条の２第６項の使用前事業者検査の終了結果の通知を受け

た場合も、同様とする。 

４ 原子炉課長は、第１項及び前項の報告をする場合は、照射課長及び放射線管理第２課長に

通知する。ただし、放射線管理第２課長により通知を受けた場合は、放射線管理第２課長へ

の通知を省略できる。 

５ 照射課長は、第１項及び第３項の報告をする場合は、原子炉課長及び放射線管理第２課長

に通知する。 

６ 材料試験炉部長は、第１項及び第３項の報告を受けた場合は、原子炉主任技術者に通知す

るとともに、所長及び環境センター長に報告する。 

 

第４０条～第６２条   （変更なし） 

 

     第３節 点検等において異常を認めた場合の措置 

 （運転中の巡視等において異常を認めた場合の措置） 

第６３条 原子炉運転班長は、第３４条第１項の運転中の巡視及び第６９条の地震又は火災時

の点検の結果、異常を認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止

等の措置を講じる。この場合において、その原因及び状況が原子炉の運転継続に支障を及ぼ

し、又は支障を及ぼすおそれがあると認めた場合は、原子炉課長に通報する。 

２ 照射課長は、第３４条第２項の運転中の巡視及び第６９条の地震又は火災時の点検の結

果、異常を認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止等の措置を

講ずるとともにその原因及び状況並びに講じた措置を原子炉課長に通報する。 

３ 原子炉課長は、前項の通報を受けた場合、及び第２編第３９条第１項の定めにより放射線

管理第２課長から巡視の結果、故障を認めた旨の通知を受けた場合において、その原因及び

状況が原子炉の運転継続に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがあると認めた場合は、

原因の除去及び拡大防止等の措置を講ずるとともに、原子炉運転班長に通報する。 

４ 原子炉運転班長は、第１項及び前項の状況が緊急性を要する場合においては、手動スクラ

ムにより原子炉の停止を行うことができる。 

５ 原子炉課長は、第１項及び第３項の通報並びに第２編第３９条第１項及び第３項の通知を

受けた場合において、その異常が原子炉の運転継続に支障を及ぼすと認めた場合は、材料試

験炉部長及び原子炉主任技術者に通報する。 

６ 材料試験炉部長は、前項の通報を受けた場合は、原子炉の停止等の措置を講ずるよう原子

炉課長に指示するとともに、所長及び環境センター長に通報する。 

７ 材料試験炉部長は、前項の措置を指示する場合は、原子炉主任技術者の同意を得る。 

８ 原子炉課長は、第６項の指示を受けた場合は、原子炉の停止等の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外放射線管理施設の事

業者検査追加に伴う修正

（以下同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化及び第２編

第３９条第１項との整合

並びに当該通知を受けた

場合の対応の見直し 

 

 

放射線測定機器（モニタリ

ングポスト等）の故障等に

係る通知を受けた場合の

措置について追記及び第

２編第３９条との整合 

 

 



Ⅴ－2 

 

変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後 備考 

 

（停止中の巡視等において異常を認めた場合の措置） 

第６４条 原子炉課長は、第３０条第１項の運転開始前の措置、第３５条の運転停止後の措置

及び第４０条第１項の停止中の巡視並びに第６９条の地震又は火災時の点検の結果、異常を

認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止等の措置を講じる。 

２ 照射課長は、第３０条第１項の運転開始前の措置並びに第６９条の地震又は火災時の点検

の結果、異常を認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止等の措

置を講じる。この場合において、その原因及び状況並びに講じた措置を原子炉課長に通報す

る。 

３ 原子炉課長は、前項の通報を受けた場合、第１項及び前項の調査の結果、その異常が原子

炉の運転に支障を及ぼすと認めた場合は、材料試験炉部長及び原子炉主任技術者に通報す

る。 

４ 材料試験炉部長は、前項の通報を受けた場合は、ＪＭＴＲの保安に必要な措置を講ずるよ

う指示するとともに、所長及び環境センター長に通報する。 

５ 材料試験炉部長は、前項の措置を指示する場合は、原子炉主任技術者の同意を得る。 

 

 

 

 

第６５条～第７３条 （省略） 

 

別表第１～別表第３０ （省略） 

 

別図第１～別図第２（その１３） （省略） 

 

 

 

 

（停止中の巡視等において異常を認めた場合の措置） 

第６４条 原子炉課長は、第３０条第１項の運転開始前の措置、第３５条の運転停止後の措置

及び第４０条第１項の停止中の巡視並びに第６９条の地震又は火災時の点検の結果、異常を

認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止等の措置を講じる。 

２ 照射課長は、第３０条第１項の運転開始前の措置並びに第６９条の地震又は火災時の点検

の結果、異常を認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止等の措

置を講じる。この場合において、その原因及び状況並びに講じた措置を原子炉課長に通報す

る。 

３ 原子炉課長は、前項の通報又は第２編第３９条第３項の通知を受けた場合、第１項及び前

項の調査の結果、その異常が原子炉の運転に支障を及ぼすと認めた場合は、材料試験炉部長

及び原子炉主任技術者に通報する。 

４ 材料試験炉部長は、前項の通報又は通知を受けた場合は、ＪＭＴＲの保安に必要な措置を

講ずるよう指示するとともに、所長及び環境センター長に通報する。 

５ 材料試験炉部長は、前項の措置を指示する場合は、原子炉主任技術者の同意を得る。 

 

 

 

 

第６５条～第７３条 （変更なし） 

 

別表第１～別表第３０ （変更なし） 

 

別図第１～別図第２（その１３） （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外放射線管理施設の故

障等の通知を受けた場合

の措置について追記 

 

 



 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

第６編 ＨＴＴＲの管理 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

   第６編 ＨＴＴＲの管理 

    第１章 通則 

 

第１条 ～第２条（省略） 

 

（要員等の配置） 

第３条 ＨＴＴＲ運転管理課長は、次の各号に掲げる場合は、要員を中央制御室に配置する。 

(1) 第１９条の定めにより制御棒を炉心から取り出す場合及び炉心に挿入する場合 

(2) 第４６条で定める燃料交換計画により燃料体を交換する場合 

(3) 第３０条の定めにより運転開始前の措置を行う場合 

(4) 原子炉の運転を開始してから第３４条の定めにより運転停止後の措置が終了するま     

で 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項第１号及び第２号に該当する場合は２名以上の監視要

員、前項第３号及び第４号に該当する場合は２名以上の運転要員を配置する。 

３ 本体施設の運転を行う運転要員は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に掲げる期間でＨＴＴＲに係る運転及び保守の実務研修を受ける。 

 

区分 実務研修 

(1) 他の原子炉施設で運転要員としての実務経験が６月間を超える者 ３月間以上 

(2) 大型施設の設計、建設又は試験運転の実務経験が１年間を超える者 

(3) 新入職員、運転及び保守の実務経験のない者又は他の原子炉施設で

運転要員としての実務経験が６月間未満の者 

１年間以上 

 

４ 前項の表の各号に区分される運転要員は、前項の実務研修の他にＨＴＴＲ原子炉施設の

原子炉設置変更許可申請書、原子炉施設保安規定、本体施設等の運転管理及び保守管理並

びに異常時の措置に係る教育研修を合計２０時間以上受ける。 

５ 第１編第５条の３第２項に定めるＨＴＴＲ原子炉運転班長代理（以下この編において「原

子炉運転班長代理」という。）は、第３項の運転要員としての実務経験が１年間を超えた

者又は他の原子炉施設で運転班長代理としての実務経験が１年間を超え、ＨＴＴＲでの運

転要員としての実務経験が３月間を超えた者とする。 

６ 第１編第５条の３第１項に定めるＨＴＴＲ原子炉運転班長（以下この編において「原子

炉運転班長」という。）は、前項の原子炉運転班長代理としての実務経験が１年間を超え

た者又は他の原子炉施設で運転班長としての実務経験が１年間を超え、ＨＴＴＲでの運転

要員としての実務経験が３月間を超えた者とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第１５条（省略）  

 

（設計想定事象等が発生した場合の措置） 

第１５条の２ 当該事象が発生した場合の措置については、運転再開時に定める。 

   第６編 ＨＴＴＲの管理 

    第１章 通則 

 

第１条 ～第２条（変更なし） 

 

（要員等の配置） 

第３条 ＨＴＴＲ運転管理課長は、次の各号に掲げる場合は、要員を中央制御室に配置する。 

(1) 第１９条の定めにより制御棒を炉心から取り出す場合及び炉心に挿入する場合 

(2) 第４６条で定める燃料交換計画により燃料体を交換する場合 

(3) 第３０条の定めにより運転開始前の措置を行う場合 

(4) 原子炉の運転を開始してから第３４条の定めにより運転停止後の措置が終了するま  

で 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項第１号及び第２号に該当する場合は２名以上の監視要

員、前項第３号及び第４号に該当する場合は２名以上の運転要員を配置する。 

３ 本体施設の運転を行う運転要員は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に掲げる期間でＨＴＴＲに係る運転及び保守の実務研修を受ける。 

 

区分 実務研修 

(1) 他の原子炉施設で運転要員としての実務経験が６月間を超える者 ３月間以上 

(2) 大型施設の設計、建設又は試験運転の実務経験が１年間を超える者 

(3) 新入職員、運転及び保守の実務経験のない者又は他の原子炉施設で

運転要員としての実務経験が６月間未満の者 

１年間以上 

 

４ 前項の表の各号に区分される運転要員は、前項の実務研修の他にＨＴＴＲ原子炉施設の

原子炉設置変更許可申請書、原子炉施設保安規定、本体施設等の運転管理及び保守管理並

びに異常時の措置に係る教育研修を合計２０時間以上受ける。 

５ 第１編第５条の３第２項に定めるＨＴＴＲ原子炉運転班長代理（以下この編において

「原子炉運転班長代理」という。）は、第３項の運転要員としての実務経験が１年間を超

えた者又は他の原子炉施設で運転班長代理としての実務経験が１年間を超え、ＨＴＴＲで

の運転要員としての実務経験が３月間を超えた者とする。 

６ 第１編第５条の３第１項に定めるＨＴＴＲ原子炉運転班長（以下この編において「原子

炉運転班長」という。）は、前項の原子炉運転班長代理としての実務経験が１年間を超え

た者又は他の原子炉施設で運転班長としての実務経験が１年間を超え、ＨＴＴＲでの運転

要員としての実務経験が３月間を超えた者とする。 

７ ＨＴＴＲ運転管理課長は、非常事態対応を行う要員として、次表に定める人数を原子炉

施設に配置する。なお、これらの要員には、第２項で定める監視要員又は運転要員を含め

ることができる。 

 

期間 対応要員 

第１項第４号に定める期間 ４名以上 

使用済燃料貯蔵プールに使用済燃料を貯蔵している期間 ２名以上 

 

８ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の要員には非常事態対応を行える力量を有する者を確保

する。 

 

第４条～第１５条（変更なし）  

 

（火災発生時の体制の整備） 

第１５条の２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、火災が発生した場合（以下「火災発生時」という。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（非常事態要員の確保） 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（非常事態要員の確保） 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（火災時の体制の整備） 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を

策定し、高温工学試験研究炉部長の承認を得る。 

(1) 火災発生時における消防機関への通報に関すること。 

(2) 火災発生時における消火又は延焼の防止その他公設消防隊が火災の現場に到着する

までに行う活動に関すること。 

(3) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置

に関すること。 

(4) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練に

関すること。 

(5) 火災発生時における原子炉施設の保全のために必要な資機材の配備に関すること。 

(6) 原子炉施設における可燃物の管理に関すること。 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の計画に基づき、火災に対する原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な体制及び手順を整備する。また、手順には火災に対する原子炉

施設の必要な機能を維持するために行う次の対応を含める。 

(1) 火災警報発報時の初期消火活動 

(2) 蓄電池から発生する水素ガスの蓄積防止 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、

評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

（内部溢水発生時の体制の整備） 

第１５条の３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、原子炉施設内において溢水が発生した場合（以下

「内部溢水発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備

として、次の各号を含む計画を策定し、高温工学試験研究炉部長の承認を得る。 

(1) 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の

配置に関すること。 

(2) 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓

練に関すること。 

(3) 内部溢水発生時における原子炉施設の保全のために必要な資機材の配備に関するこ

と。 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の計画に基づき、内部溢水発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な体制及び手順を整備する。また、手順には内部溢水

発生時に原子炉施設の必要な機能を維持するために行う次の対応を含める。 

(1) 漏えい検知器警報の発報時の対応 

(2) 地震発生時に溢水が発生した場合の抑制対策 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、

評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

（自然災害発生時等の体制の整備） 

第１５条の４ ＨＴＴＲ運転管理課長は、原子炉施設内において自然災害（地震、火山及び

竜巻をいう。以下、本条において同じ。）が発生した場合における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、高温工学試験研究炉部

長の承認を得る。 

(1) 自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の

配置に関すること。 

(2) 自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓

練に関すること。 

(3) 自然災害発生時における原子炉施設の保全のために必要な資機材（照明器具、通信

機器を含む。）の配備に関すること。 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の計画に基づき、自然災害発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な体制及び手順を整備する。また、手順には自然災害

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（溢水時の体制の整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（自然災害時の体制の整

備） 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限 

 

第１６条～１７条（省略） 

 

第２節 炉心構成上の遵守事項 

 

第１８条～１９条（省略） 

 

第３節 運転上の条件 

 

第２０条～２９条（省略） 

 

第４節 運転 

発生時に原子炉施設の必要な機能を維持するために行う次の対応を含める。 

(1) 竜巻発生時における原子炉の停止及び建家防護のために行う車両の退避その他の必

要な措置 

(2) 火山発生時における原子炉の停止及び建家防護のために行う降下火砕物の除去作業

その他の必要な措置 

(3) 自然災害発生時における非常用電源が喪失した場合における可搬型計器、可搬型発

電機等を用いた原子炉施設の監視並びに必要な照明及び通信連絡の確保 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、

評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

（多量の放射性物質等を放出する事故及び大規模損壊発生時の体制の整備） 

第１５条の５ ＨＴＴＲ運転管理課長は、原子炉施設内において多量の放射性物質等を放出

する事故及び大規模な自然災害が発生した場合（以下「多量の放射性物質等の放出事故等

発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次

の各号を含む計画を策定し、高温工学試験研究炉部長の承認を得る。 

(1) 多量の放射性物質等の放出事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な要員の配置に関すること。 

(2) 多量の放射性物質等の放出事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行う要員に対する教育訓練を年 1回以上実施すること。訓練は、別表第２５に掲げる事

象について、同表に掲げる時間を目安に対応できるよう実施すること。 

(3) 多量の放射性物質等の放出事故等発生時における原子炉施設の保全のために必要な

資機材（照明器具、通信機器を含む。）の配備に関すること。 

２ 前項の訓練は、第１編第２４条第１項の総合的な訓練と兼ねることができる。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項の計画に基づき、多量の放射性物質等の放出事故等発

生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順を整備す

る。また、手順には多量の放射性物質等の放出事故等発生時に原子炉施設の必要な機能を

維持するために行う次の対応を含める。 

(1) 可搬型計器、可搬型発電機等を用いた原子炉施設の監視に関する措置 

(2) 制御棒による原子炉停止機能喪失時の措置 

(3) 原子炉建家から放出される放射性物質の影響緩和措置 

(4) 使用済燃料貯蔵設備使用済燃料貯蔵プールの水位の維持に関する措置 

(5) 使用済燃料貯蔵建家の瓦礫撤去に関する措置 

４ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第 1項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、

評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限 

 

第１６条～１７条（変更なし） 

 

第２節 炉心構成上の遵守事項 

 

第１８条～１９条（変更なし） 

 

第３節 運転上の条件 

 

第２０条～２９条（変更なし） 

 

第４節 運転 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（BDBA 時の体制の整備） 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

 （運転開始前の措置） 

第３０条 ＨＴＴＲ運転管理課長は、原子炉の運転を開始しようとする場合は、本体施設等

について、別表第１４に掲げる設備等が正常に作動していることを確認する。 

 

 

 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、同一運転サイクル内において計画停止した原子炉の運転を再

開しようとする場合は、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認す

る。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、安全性実証試験のための運転を開始しようとする場合は、次

の各号に掲げる事項を全て満たしていることを確認する。 

 (1) 基準炉心であること。 

 (2) 運転モード選択装置が定格運転モードであり、かつ、単独運転モードであること。 

 

第３1条～３７条（省略） 

 

（保守結果の報告等） 

第３８条 ＨＴＴＲ運転管理課長及びＨＴＴＲ技術課長は、第３５条の定期事業者検査を終

了した場合は、その結果を高温工学試験研究炉部長に報告し、ＨＴＴＲ計画課長に通知す

る。ＨＴＴＲ運転管理課長が放射線管理第２課長より放射線管理施設に係る定期事業者検

査の結果の通知を受けた場合も同様とする。 

 

 

 

２ 放射線管理第２課長は、第３５条の定期事業者検査を終了した場合は、放射線管理部長

に報告するとともに、その結果をＨＴＴＲ運転管理課長に通知する。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長及びＨＴＴＲ技術課長は、第３７条第２項の修理及び改造に基づ

く作業並びに前条の使用前事業者検査を終了した場合は、その結果を高温工学試験研究炉

部長に報告し、ＨＴＴＲ計画課長に通知する。ＨＴＴＲ運転管理課長が第２編第３８条第

５項の定めにより放射線管理施設に係る修理及び改造計画に基づく作業並びに第２編第

３８条の２の使用前事業者検査の終了結果の通知を受けた場合も同様とする。 

 

４ ＨＴＴＲ計画課長は、第１項から前項の通知を受けた場合は、ＨＴＴＲ運転管理課長、

ＨＴＴＲ技術課長及び放射線管理第２課長に通知する。ただし、通知を発信した課長への

通知は省略できる。 

５ 高温工学試験研究炉部長は、第１項及び第３項の報告を受けた場合は、原子炉主任技術

者に通知するとともに、所長及び高温ガス炉センター長に報告する。 

 

第３９条（省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第４章 燃料棒及び燃料体の管理 

（運転開始前の措置） 

第３０条 ＨＴＴＲ運転管理課長は、原子炉の運転を開始しようとする場合は、以下の事項

を確認する。 

(1) 本体施設等について、別表第１４に掲げる設備等が正常に作動していること。 

(2) 竜巻によって原子炉建家及び使用済燃料貯蔵建家に影響を及ぼす飛来物となる可能

性のある資機材等がないこと。 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、同一運転サイクル内において計画停止した原子炉の運転を再

開しようとする場合は、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認す

る。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、安全性実証試験のための運転を開始しようとする場合は、次

の各号に掲げる事項を全て満たしていることを確認する。 

(1) 基準炉心であること。 

(2) 運転モード選択装置が定格運転モードであり、かつ、単独運転モードであること。 

 

第３1条～３７条（変更なし） 

 

（保守結果の報告等） 

第３８条 ＨＴＴＲ運転管理課長及びＨＴＴＲ技術課長は、第３５条の定期事業者検査を終

了した場合は、その結果を高温工学試験研究炉部長に報告し、ＨＴＴＲ計画課長に通知す

る。ＨＴＴＲ運転管理課長が放射線管理第２課長より放射線管理施設に係る定期事業者検

査の結果の通知を受けた場合も同様とする。また、ＨＴＴＲ運転管理課長が危機管理課長

より第１編第３３条の８第５項の定めにより共通設備等に係る定期事業者検査の終了結

果の通知を受けた場合、又は環境監視線量計測課長より第２編第３６条第５項の定めによ

り放射線管理施設に係る定期事業者検査の終了結果の通知を受けた場合も同様とする。 

２ 放射線管理第２課長は、第３５条の定期事業者検査を終了した場合は、放射線管理部長

に報告するとともに、その結果をＨＴＴＲ運転管理課長に通知する。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長及びＨＴＴＲ技術課長は、第３７条第２項の修理及び改造に基づ

く作業並びに前条の使用前事業者検査を終了した場合は、その結果を高温工学試験研究炉

部長に報告し、ＨＴＴＲ計画課長に通知する。ＨＴＴＲ運転管理課長が第１編第３３条の

９第５項又は第２編第３８条第５項の定めにより共通設備等又は放射線管理施設に係る

修理及び改造計画に基づく作業並びに第１編第３３条の１０第６項又は第２編第３８条

の２第６項の使用前事業者検査の終了結果の通知を受けた場合も同様とする。 

４ ＨＴＴＲ計画課長は、第１項から前項の通知を受けた場合は、ＨＴＴＲ運転管理課長、

ＨＴＴＲ技術課長及び放射線管理第２課長に通知する。ただし、通知を発信した課長への

通知は省略できる。 

５ 高温工学試験研究炉部長は、第１項及び第３項の報告を受けた場合は、原子炉主任技術

者に通知するとともに、所長及び高温ガス炉センター長に報告する。 

 

第３９条（変更なし） 

 

（器材及び資機材の管理） 

第３９条の２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、別表第１５の２に掲げる器材及び資機材につい

て、その機能を正常に維持するよう管理する。ただし、故障が認められた場合は修理又は

代替品を補充する。 

 

（防火帯等の管理） 

第３９条の３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、森林火災が発生した場合に原子炉建家等の防護対

象への延焼を防止するため、別図第３に示す防火帯等を維持管理する。 

 

 

第４章 燃料棒及び燃料体の管理 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（原子炉起動前の飛来物

点検の追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通設備及び屋外放射線

管理施設の事業者検査追

加に伴う修正（以下同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（資機材の整備） 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（防火帯の管理） 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

 

第４０条～第４３条（省略） 

 

（燃料体の貯蔵） 

第４４条 ＨＴＴＲ技術課長は、燃料体を貯蔵する場合は、臨界に達しないようにするため、

別表第２０に掲げる貯蔵施設で行い、かつ、同表に掲げる制限量を超えて貯蔵してはなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

２ ＨＴＴＲ技術課長は、燃料体を貯蔵する場合は、貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯

蔵上の注意事項並びに別表第２０に掲げる貯蔵場所ごとに貯蔵制限量を掲示する。 

３ ＨＴＴＲ技術課長は、燃料体の貯蔵に従事する者以外の者が、別表第２０の燃料体の貯

蔵施設で作業する場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。ただし、燃料体

が貯蔵されていない場合は、この限りでない。 

 

第４５条～第５０条 （省略） 

 

第５章 異常時の措置 

第１節 警報装置及び安全保護回路等が作動した場合の措置 

 

第５１条～第５８条 （省略） 

 

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置 

 

第５９条 （省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運転中の巡視等において異常を認めた場合の措置） 

第６０条 原子炉運転班長は、第３３条の運転中の巡視及び第６５条の地震又は火災時の措

置の結果、異常を認めた場合は、ただちにその原因及び状況を調査し、原因の除去及び異

常の拡大防止等の措置を講ずるとともに、ＨＴＴＲ運転管理課長に通報する。 

 

第４０条～第４３条（変更なし） 

 

（燃料体の貯蔵） 

第４４条 ＨＴＴＲ技術課長は、燃料体を貯蔵する場合は、臨界に達しないようにするため、

別表第２０に掲げる貯蔵施設で行い、かつ、同表に掲げる制限量を超えて貯蔵してはなら

ない。 

２ ＨＴＴＲ技術課長は、使用済燃料貯蔵建家内の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵セルに使用済

燃料を貯蔵する場合は、原子炉建家内の使用済燃料貯蔵設備で２年以上冷却された使用済

燃料を貯蔵し、かつ、１つの貯蔵ラックには、冷却期間が同一の使用済燃料体は５体を超

えて貯蔵してはならない。なお、使用済燃料貯蔵建家における使用済燃料の貯蔵に係る保

安のために講ずべき措置については、使用済燃料を使用済燃料貯蔵建家内に貯蔵する前ま

でに定める。 

３ ＨＴＴＲ技術課長は、燃料体を貯蔵する場合は、貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯

蔵上の注意事項並びに別表第２０に掲げる貯蔵場所ごとに貯蔵制限量を掲示する。 

４ ＨＴＴＲ技術課長は、燃料体の貯蔵に従事する者以外の者が、別表第２０の燃料体の貯

蔵施設で作業する場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。ただし、燃料体

が貯蔵されていない場合は、この限りでない。 

 

第４５条～第５０条 （変更なし） 

 

第５章 異常時の措置 

     第１節 警報装置及び安全保護回路等が作動した場合の措置 

 

第５１条～第５８条 （変更なし） 

 

     第３節 点検等において異常を認めた場合の措置 

 

第５９条 （変更なし） 

 

（有毒ガス等発生時の措置） 

第５９条の２ 原子炉運転班長は、原子炉の運転中、敷地周辺で危険物を搭載した車両の事

故等による有毒ガス又は森林火災等によるばい煙（以下「有毒ガス等」という。）の発生

により、中央制御室の活動性に影響を及ぼすおそれが生じた場合は、中央制御室系換気空

調装置を外気遮断運転に切り替える措置を講じるとともに、ＨＴＴＲ運転管理課長に通報

する。 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の通報を受けた場合は、その原因、状況及びとられた措

置の内容を確認し、有毒ガス等により原子炉の運転継続に支障を及ぼすと認めた場合は、

原子炉を停止する。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の措置を行った場合は、第５１条第３項第１号及び第２

号の措置を講ずる。 

４ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第２項の措置を行った場合は、第５１条第４項の措置を講ず

る。 

５ 放射線管理第２課長は、前項の通報を受けた場合は、第５１条第５項の措置を講ずる。 

６ 高温工学試験研究炉部長は、第４項の通報を受けた場合は、第５１条第６項の措置を講

ずる。 

 

（運転中の巡視及び点検等において異常を認めた場合の措置） 

第６０条 原子炉運転班長は、第３３条の運転中の巡視並びに第６５条の地震又は火災時の

措置の結果、異常を認めた場合は、ただちにその原因及び状況を調査し、原因の除去及び

異常の拡大防止等の措置を講ずるとともに、ＨＴＴＲ運転管理課長に通報する。 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（使用済燃料の貯蔵管理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（有毒ガス発生時の措置） 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

２ 原子炉運転班長は、第２編第３９条の定めにより放射線管理第２課長から巡視の結果、

異常を認めた旨の通報を受けた場合は、ただちにその原因及び状況を確認し、原因の除去

及び異常の拡大防止等の措置を講ずるとともに、ＨＴＴＲ運転管理課長に通報する。 

３ 原子炉運転班長は、第１項及び前項の状況が緊急性を要する場合においては、手動スク

ラムにより原子炉の停止を行うことができる。 

４ 原子炉運転班長は、前項の措置を行った場合は、ＨＴＴＲ運転管理課長に通報するとと

もに、第５１条第３項第１号及び第２号の措置を講ずる。 

５ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項及び第２項の通報を受けた場合は、その原因、状況及

びとられた措置の内容を確認し、その異常が原子炉の運転継続に支障を及ぼすと認めた場

合は、原子炉を停止する。 

 

６ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の措置を行った場合は、第５１条第３項第１号及び第２

号の措置を講ずる。 

７ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第４項の通報を受けた場合又は第５項の措置を行った場合

は、第５１条第４項の措置を講ずる。 

８ 放射線管理第２課長は、前項の通報を受けた場合は、第５１条第５項の措置を講ずる。 

９ 高温工学試験研究炉部長は、第７項の通報を受けた場合は、第５１条第６項の措置を講

ずる。 

 

 

（原子炉停止中の巡視等において異常を認めた場合の措置） 

第６１条 ＨＴＴＲ運転管理課長又はＨＴＴＲ技術課長は、次の各号に掲げる事項の措置等

の結果、異常を認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止等の

措置を講ずる。 

 (1) 第３０条の運転開始前の措置 

 (2) 第３４条の運転停止後の措置 

 (3) 第３５条の定期事業者検査 

 (4) 第３９条の原子炉停止中の巡視 

 (5) 第６５条の地震又は火災時の措置 

 

 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第２編第３９条の定めにより放射線管理第２課長から巡視の

結果、異常を認めた旨の通報を受けた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及

び異常の拡大防止等の措置を講ずる。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項及び前項の調査の結果、その異常がＨＴＴＲの運転工

程に支障を及ぼすと認めた場合は、高温工学試験研究炉部長、原子炉主任技術者、ＨＴＴ

Ｒ技術課長及び放射線管理第２課長に通報する。 

 

４ 高温工学試験研究炉部長は、前項の通報を受けた場合は、その状況を確認し、必要があ

る場合は、あらたな措置を講ずるよう指示するとともに、所長及び高温ガス炉センター長

に通報する。 

５ 高温工学試験研究炉部長は、前項の措置を指示する場合は、原子炉主任技術者の同意を

得る。 

 

第４節 燃料棒又は燃料体に異常を認めた場合の措置 

 

第６２条～第６４条 （省略） 

 

第５節 地震又は火災時の措置 

（地震又は火災時の措置） 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第２編第３９条第 1 項の定めにより放射線管理第２課長から

点検の結果、故障を認めた旨の通知を受けた場合は、ただちにその原因及び状況を確認し、

原因の除去及び異常の拡大防止等の措置を講ずるとともに、原子炉運転班長に通報する。 

３ 原子炉運転班長は、第１項の状況が緊急性を要する場合においては、手動スクラムによ

り原子炉の停止を行うことができる。 

４ 原子炉運転班長は、前項の措置を行った場合は、ＨＴＴＲ運転管理課長に通報するとと

もに、第５１条第３項第１号及び第２号の措置を講ずる。 

５ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項の通報及び第２項の通知並びに第１編第３３条の２第

５項及び第２編第３９条第３項の通知を受けた場合は、その原因、状況及びとられた措置

の内容を確認し、その異常が原子炉の運転継続に支障を及ぼすと認めた場合は、原子炉を

停止する。 

６ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の措置を行った場合は、第５１条第３項第１号及び第２

号の措置を講ずる。 

７ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第４項の通報を受けた場合又は第５項の措置を行った場合

は、第５１条第４項の措置を講ずる。 

８ 放射線管理第２課長は、前項の通報を受けた場合は、第５１条第５項の措置を講ずる。 

９ 高温工学試験研究炉部長は、第７項の通報を受けた場合は、第５１条第６項の措置を講

ずる。 

 

 

（原子炉停止中の巡視等において異常を認めた場合の措置） 

第６１条 ＨＴＴＲ運転管理課長又はＨＴＴＲ技術課長は、次の各号に掲げる事項の措置等

の結果、異常を認めた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び拡大防止等の

措置を講ずる。 

 (1) 第３０条の運転開始前の措置 

 (2) 第３４条の運転停止後の措置 

 (3) 第３５条の定期事業者検査 

 (4) 第３９条の原子炉停止中の巡視 

 (5) 第６５条の地震又は火災時の措置 

 (6) 第６５条の２の竜巻が発生した場合の措置 

 (7) 第６５条の３の火山事象が発生した場合の措置 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第２編第３９条第１項の定めにより放射線管理第２課長から

巡視の結果、故障を認めた旨の通知を受けた場合は、その原因及び状況を調査し、原因の

除去及び異常の拡大防止等の措置を講ずる。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項及び前項の調査の結果、その異常がＨＴＴＲの運転工

程に支障を及ぼすと認めた場合は、高温工学試験研究炉部長、原子炉主任技術者、ＨＴＴ

Ｒ技術課長及び放射線管理第２課長に通報する。また、第１編第３３条の２第５項及び第

２編第３９条第３項の通知を受けた場合も同様とする。 

４ 高温工学試験研究炉部長は、前項の通報又は通知を受けた場合は、その状況を確認し、

必要がある場合は、あらたな措置を講ずるよう指示するとともに、所長及び高温ガス炉セ

ンター長に通報する。 

５ 高温工学試験研究炉部長は、前項の措置を指示する場合は、原子炉主任技術者の同意を

得る。 

 

第４節 燃料棒又は燃料体に異常を認めた場合の措置 

 

第６２条～第６４条 （変更なし） 

 

第５節 地震又は火災時の措置 

（地震又は火災時の措置） 

記載の適正化及び第２編

第３９条第１項との整合

並びに当該通知を受けた

場合の対応の見直し 

 

 

 

共通設備及び屋外放射線

管理施設の故障等の通知

を受けた場合の措置の追

加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻及び火山事象発生時

の措置追加に伴う変更 

 

第２編第３９条第１項と

の整合 

 

 

 

共通設備及び屋外放射線

管理施設の故障等の通知

を受けた場合の措置の追

加 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

第６５条 地震又は火災が発生した場合は、ＨＴＴＲ運転管理課長は本体施設等、ＨＴＴＲ

技術課長は新燃料組立検査室（組立作業期間中のみ。）、放射線管理第２課長は別表第２

２及び別表第２３に掲げる放射線管理設備について次の措置を講ずる。 

(1) 震度４以上の地震が発生した場合は、施設及び設備を点検し、ＨＴＴＲの保安に影響

がないことを確認する。 

(2) 原子炉施設に火災が発生した場合は、早期消火及び延焼の防止に努めるとともに、火

災鎮火後に施設及び設備を点検し、ＨＴＴＲの保安に影響がないことを確認する。 

２ 放射線管理第２課長は、前項の確認の結果をＨＴＴＲ運転管理課長に通報する。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項の確認の結果及び前項の結果を高温工学試験研究炉部

長に通報する。 

４ ＨＴＴＲ技術課長は、第１項の確認の結果を高温工学試験研究炉部長及びＨＴＴＲ運転

管理課長に通報する。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６５条 地震又は火災が発生した場合は、ＨＴＴＲ運転管理課長は本体施設等、ＨＴＴＲ

技術課長は新燃料組立検査室（組立作業期間中のみ。）、放射線管理第２課長は別表第２２

及び別表第２３に掲げる放射線管理設備について次の措置を講ずる。 

(1) 震度 4 以上の地震が発生した場合は、原子炉施設の火災の発生の有無を確認すると

ともに、施設及び設備を点検し、ＨＴＴＲの保安に影響がないことを確認する。 

(2) 原子炉施設に火災が発生した場合は、早期消火及び延焼の防止に努めるとともに、

火災鎮火後に施設及び設備を点検し、ＨＴＴＲの保安に影響がないことを確認する。 

２ 放射線管理第２課長は、前項の確認の結果をＨＴＴＲ運転管理課長に通報する。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項の確認の結果及び前項の結果を高温工学試験研究炉部

長に通報する。 

４ ＨＴＴＲ技術課長は、第１項の確認の結果を高温工学試験研究炉部長及びＨＴＴＲ運転

管理課長に通報する。 

 

 

第５節の２ 竜巻及び火山に係る措置 

（竜巻が発生した場合の措置） 

第６５条の２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、気象庁が発表する気象情報等により、１時間先ま

でに竜巻等の発生する可能性が高まっている領域に大洗研究所の敷地が含まれると予測

された場合（以下本条において「竜巻の発生が予測された場合」という。）は、竜巻によ

る自動車の飛来によって原子炉建家等が損傷することを防止するため、原子炉建家等に影

響を及ぼさない範囲への車両の移動を指示する。ただし、第３４条に定める運転停止後の

措置が完了し、かつ、使用済燃料が貯蔵されていない場合は、この限りでない。 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の竜巻の発生が予測された場合は、原子炉の運転中にあ

っては、手動スクラムにより原子炉を停止する。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の措置を行った場合は、第５１条第３項第１号及び第２

号の措置を講ずる。 

４ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第２項の措置を行った場合は、第５１条第４項の措置を講ず

る。 

５ 放射線管理第２課長は、前項の通報を受けた場合は、第５１条第５項の措置を講ずる。 

６ 高温工学試験研究炉部長は、第４項の通報を受けた場合は、第５１条第６項の措置を講

ずる。 

７ ＨＴＴＲ運転管理課長、ＨＴＴＲ技術課長及び放射線管理第２課長は、竜巻が通過した

後は、それぞれが前条第１項に規定する区分に応じて施設を点検し、異常がないことを確

認する。 

８ 放射線管理第２課長は、前項の確認の結果をＨＴＴＲ運転管理課長に通報する。 

９ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第５項の確認の結果及び前項の結果を高温工学試験研究炉部

長に通報する。 

１０ ＨＴＴＲ技術課長は、第５項の確認の結果を高温工学試験研究炉部長及びＨＴＴＲ運

転管理課長に通報する。 

 

（火山事象が発生した場合の措置） 

第６５条の３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、気象庁が発表する降灰予報等により、火山の噴火

による降灰の到達範囲に大洗研究所の敷地が含まれる場合は、原子炉の運転中にあって

は、手動スクラムにより原子炉を停止する。 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の措置を行った場合は、第５１条第３項第１号及び第２

号の措置を講ずる。 

３ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第２項の措置を行った場合は、第５１条第４項の措置を講ず

る。 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（地震時の火災検知の措

置を追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（竜巻発生時の措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（火山事象発生時の措置） 

 

 

 

 

 



国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）原子炉施設保安規定新旧対照条文（下線部分又は雲マーク部分は変更部分） 

Ⅵ－8 

 

変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（新設） 

 

 

 

 

 

 （非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第６６条 ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１節から第５節の定めにおいて、当該異常の状況が

非常事態に発展するおそれがあると認めた場合は、第１編第２６条第２項の定めにより措

置を講ずる。 

 

第６章 放射線管理 

 

第６７条～第６９条 （省略） 

 

別表第１～別表第８ （省略） 

 

 

 

 

 

 

４ 放射線管理第２課長は、前項の通報を受けた場合は、第５１条第５項の措置を講ずる。 

５ 高温工学試験研究炉部長は、第４項の通報を受けた場合は、第５１条第６項の措置を講

ずる。 

６ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第１項の降下火砕物によって、原子炉建家等に重大な損傷を

及ぼすおそれがあると認めた場合は、建家換気の停止及び降下火砕物の除去を行う。 

７ ＨＴＴＲ運転管理課長、ＨＴＴＲ技術課長及び放射線管理第２課長は、降灰のおそれが

なくなった場合は、それぞれが第６５条第１項に規定する区分に応じて施設を点検し、異

常がないことを確認する。 

８ 放射線管理第２課長は、前項の確認の結果をＨＴＴＲ運転管理課長に通報する。 

９ ＨＴＴＲ運転管理課長は、第５項の確認の結果及び前項の結果を高温工学試験研究炉部

長に通報する。 

１０ ＨＴＴＲ技術課長は、第５項の確認の結果を高温工学試験研究炉部長及びＨＴＴＲ運

転管理課長に通報する。 

 

 

（全交流動力電源が喪失した場合の措置） 

第６５条の４ ＨＴＴＲ運転管理課長は、原子炉の運転中又は使用済燃料の貯蔵中に商用電

源が喪失し、さらに非常用発電機による給電も期待できない場合は、次の各号に掲げる措

置を講じる。 

(1) 蓄電池枯渇後に備えた代替手段による原子炉の必要な監視を継続するための措置 

(2) 必要な照明及び通信連絡を確保するための措置 

２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前項の措置を行った場合は、高温工学試験研究炉部長、原子

炉主任技術者及び放射線管理第２課長に通報する。 

３ 高温工学試験研究炉部長は、前項の通報を受けた場合は、所長及び高温ガス炉センター

長に通報する。 

 

 

第６節 非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置） 

第６６条 ＨＴＴＲ運転管理課長は、別表第２５に掲げる多量の放射性物質等を放出する事

故が発生した場合は、当該事故の拡大を防止するため、第１５条の５で整備する手順に従

い措置を講ずる。 

 

 

（非常事態に発展するおそれのある場合の措置） 

第６６条の２ ＨＴＴＲ運転管理課長は、前条及び第１節から第５節の２までの定めにおい

て、当該異常の状況が非常事態に発展するおそれがあると認めた場合は、第１編第２６条

第２項の定めにより措置を講ずる。 

 

第６章 放射線管理 

 

第６７条～第６９条 （変更なし） 

 

別表第１～別表第８ （変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（全交流動力電源喪失時

の措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書との

整合のため追加 

（BDBA 時の措置） 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 
別表第９ 本体施設の警報装置の作動条件（第２５条関係） 

項目 作動条件 
単
独
運
転
時
及
び
並
列
運
転
時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広領域中性子束高 原子炉出力３０ＭＷにおける広領域中性子束の１５
％以上 

出力領域中性子束高 
 
 
 

低設定：原子炉出力３０ＭＷにおける出力領域中性子
束の１５％以上 
高設定：原子炉出力３０ＭＷにおける出力領域中性子
束の１０３％以上 

制御棒位置偏差大 
 

原子炉出力が３０％を超える場合において制御棒位
置の相対偏差が２０ｍｍ以上＊１ 

燃料領域放射能高 通常運転時の放射能濃度の１０倍以上 

１次加圧水冷却器ヘリウム流量
低 
 

運転モードに応じた定格流量の９６％以下（ただし、
特殊運転における循環機停止試験時を除く。） 

１次冷却材放射能高 ０．０１ＭＢｑ／ｃｍ３以上＊２ 

１次加圧水冷却器出口ヘリウム
温度高 

４２０℃以上 

１次加圧水冷却器加圧水流量低 運転モードに応じた定格流量の９２％以下 

１次冷却材・加圧水差圧高 ０．７８ＭＰａ以上 

１次冷却材・加圧水差圧低 ０．１９ＭＰａ以下 

１次ヘリウム純化設備流量高 ２２２ｋｇ／ｈ以上 

原子炉格納容器内圧力高 １９．６ｋＰａ以上 

原子炉格納容器内放射能高 通常運転時の放射能濃度＊３の２倍以上 

サービスエリア放射能高 通常運転時の放射能濃度＊３の２倍以上 

１次冷却材・補助冷却水差圧低 ０．２５ＭＰａ以下 

１次ヘリウム循環機出口圧力（
１次加圧水冷却器）高 

４．１２ＭＰａ以上 
 

原子炉入口冷却材温度高 ４０５℃以上 

１次ヘリウム循環機出口圧力（
１次加圧水冷却器）低 

３．８ＭＰａ以下＊４ 
 

１次ヘリウム循環機回転数（１
次加圧水冷却器）高 

１２，１００ｍｉｎ－１以上 
 

１次加圧水冷却器加圧水入口温
度高 

１５８．４℃以上 

加圧水放射能高 通常運転時の放射能濃度の２倍以上 

加圧水電気伝導度高 ３０μＳ／ｃｍ以上 

補助冷却水流量低 待機運転時：１８ｔ／ｈ以下、起動時：４８ｔ／ｈ以
下 

補助冷却水圧力高 
 
 
 

原子炉入口温度が出力上昇時に２８０℃以下又は出
力下降時に２６０℃以下の場合：１．４ＭＰａ以上 
原子炉入口温度が出力上昇時に２８０℃以上又は出
力下降時に２６０℃以上の場合：２．４ＭＰａ以上 

補助冷却水圧力低 
 
 
 

原子炉入口温度が出力上昇時に２８０℃以下又は出
力下降時に２６０℃以下の場合：１．０ＭＰａ以下 
原子炉入口温度が出力上昇時に２８０℃以上又は出
力下降時に２６０℃以上の場合：２．０ＭＰａ以下 

炉容器冷却水流量低 ７０ｔ／ｈ以下 

中間熱交換器１次冷却材流量低 
 

運転モードに応じた定格流量の９６％以下 
ただし、単独運転時を除く。 

別表第９ 本体施設の警報装置の作動条件（第２５条関係） 
項目 作動条件 
単
独
運
転
時
及
び
並
列
運
転
時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広領域中性子束高 原子炉出力３０ＭＷにおける広領域中性子束の１５
％以上 

出力領域中性子束高 
 
 
 

低設定：原子炉出力３０ＭＷにおける出力領域中性子
束の１５％以上 
高設定：原子炉出力３０ＭＷにおける出力領域中性子
束の１０３％以上 

制御棒位置偏差大 
 

原子炉出力が３０％を超える場合において制御棒位
置の相対偏差が２０ｍｍ以上＊１ 

燃料領域放射能高 通常運転時の放射能濃度の１０倍以上 

１次加圧水冷却器ヘリウム流量
低 
 

運転モードに応じた定格流量の９６％以下（ただし、
特殊運転における循環機停止試験時を除く。） 

１次冷却材放射能高 ０．０１ＭＢｑ／ｃｍ３以上＊２ 

１次加圧水冷却器出口ヘリウム
温度高 

４２０℃以上 

１次加圧水冷却器加圧水流量低 運転モードに応じた定格流量の９２％以下 

１次冷却材・加圧水差圧高 ０．７８ＭＰａ以上 

１次冷却材・加圧水差圧低 ０．１９ＭＰａ以下 

１次ヘリウム純化設備流量高 ２２２ｋｇ／ｈ以上 

原子炉格納容器内圧力高 １９．６ｋＰａ以上 

原子炉格納容器内放射能高 通常運転時の放射能濃度＊３の２倍以上 

サービスエリア放射能高 通常運転時の放射能濃度＊３の２倍以上 

１次冷却材・補助冷却水差圧低 ０．２５ＭＰａ以下 

１次ヘリウム循環機出口圧力（
１次加圧水冷却器）高 

４．１２ＭＰａ以上 
 

原子炉入口冷却材温度高 ４０５℃以上 

１次ヘリウム循環機出口圧力（
１次加圧水冷却器）低 

３．８ＭＰａ以下＊４ 
 

１次ヘリウム循環機回転数（１
次加圧水冷却器）高 

１２，１００ｍｉｎ－１以上 
 

１次加圧水冷却器加圧水入口温
度高 

１５８．４℃以上 

加圧水放射能高 通常運転時の放射能濃度の２倍以上 

加圧水電気伝導度高 ３０μＳ／ｃｍ以上 

補助冷却水流量低 待機運転時：１８ｔ／ｈ以下、起動時：４８ｔ／ｈ以
下 

補助冷却水圧力高 
 
 
 

原子炉入口温度が出力上昇時に２８０℃以下又は出
力下降時に２６０℃以下の場合：１．４ＭＰａ以上 
原子炉入口温度が出力上昇時に２８０℃以上又は出
力下降時に２６０℃以上の場合：２．４ＭＰａ以上 

補助冷却水圧力低 
 
 
 

原子炉入口温度が出力上昇時に２８０℃以下又は出
力下降時に２６０℃以下の場合：１．０ＭＰａ以下 
原子炉入口温度が出力上昇時に２８０℃以上又は出
力下降時に２６０℃以上の場合：２．０ＭＰａ以下 

炉容器冷却水流量低 ７０ｔ／ｈ以下 

中間熱交換器１次冷却材流量低 
 

運転モードに応じた定格流量の９６％以下 
ただし、単独運転時を除く。 
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中間熱交換器出口１次冷却材温
度高 

４０５℃以上 ただし、単独運転時を除く。 

１次、２次ヘリウム差圧大 ０．１６ＭＰａ以上 ただし、単独運転時を除く。 

２次ヘリウム流量低 
 

運転モードに応じた定格流量の９３％以下 
ただし、単独運転時を除く。 

１次ヘリウム循環機回転数（中
間熱交換器）高 

１２，１００ｍｉｎ－１以上 
ただし、単独運転時を除く。 

中間熱交換器出口２次ヘリウム
温度高 

９１８℃以上 ただし、単独運転時を除く。 

２次ヘリウム循環機出口圧力高 ４．４１ＭＰａ以上 ただし、単独運転時を除く。 

２次ヘリウム放射能高 
 

通常運転時の放射能濃度の２倍以上 
ただし、単独運転時を除く。 

２次ヘリウム循環機回転数高 １２，１００ｍｉｎ－１以上 ただし、単独運転時を
除く。 

２次加圧水冷却器加圧水入口流
量低 

１９０ｔ／ｈ以下 ただし、単独運転時を除く。 

補助冷却器ヘリウム流量低 
 

補助ヘリウム循環機２台運転時：２．１５ｔ／ｈ以下 
補助ヘリウム循環機１台運転時：２．５ｔ／ｈ以下 

１次冷却材漏えい率高 ０．３％／ｄ以上＊４ 

１次側部遮へい体コンクリート
温度高 

６３℃以上 

原子炉圧力容器台座コンクリー
ト局部温度高 

８５℃以上 
 

１次上部遮へい体コンクリート
温度高 

８６℃以上 

原子炉出口冷却材温度高 
 

定格運転時 ８５９℃以上 

高温試験運転
時 

９５７℃以上 

高温プレナム部温度高 
 

定格運転時 ９２５℃以上 

高温試験運転
時 

１，０４０℃以上 

炉心差圧低 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定格運転時 
 
 
 
 

原子炉出力１００％時：運転モードに
応じた定格差圧の８０％以下 
原子炉出力０～１００％の間：原子炉
出力に比例した運転モードに応じた
定格差圧の４０～８０％以下 

高温試験運転
時 
 
 
 
 

原子炉出力１００％時：運転モードに
応じた定格差圧の７９％以下 
原子炉出力０～１００％の間：原子炉
出力に比例した運転モードに応じた
定格差圧の３５～７９％以下 

特
殊
運
転
時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１次加圧水冷却器ヘリウム流量
低 
 
 
 
 
 
 

循環機停止試
験時 

運転モードに応じた定格流量の３１
％以下 

循環機３台停
止試験時及び
炉容器冷却設
備停止試験時 

単独運転時の作動条件による。＊５ 
 
 

流量部分喪失
試験時及び制
御棒引抜き試
験時 

単独運転時の作動条件による。 
 
 

原子炉出口冷却材温度高 
 
 
 

循環機停止試
験時、循環機３
台停止試験時
及び炉容器冷

９５７℃以上 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中間熱交換器出口１次冷却材温
度高 

４０５℃以上 ただし、単独運転時を除く。 

１次、２次ヘリウム差圧大 ０．１６ＭＰａ以上 ただし、単独運転時を除く。 

２次ヘリウム流量低 
 

運転モードに応じた定格流量の９３％以下 
ただし、単独運転時を除く。 

１次ヘリウム循環機回転数（中
間熱交換器）高 

１２，１００ｍｉｎ－１以上 
ただし、単独運転時を除く。 

中間熱交換器出口２次ヘリウム
温度高 

９１８℃以上 ただし、単独運転時を除く。 

２次ヘリウム循環機出口圧力高 ４．４１ＭＰａ以上 ただし、単独運転時を除く。 

２次ヘリウム放射能高 
 

通常運転時の放射能濃度の２倍以上 
ただし、単独運転時を除く。 

２次ヘリウム循環機回転数高 １２，１００ｍｉｎ－１以上 ただし、単独運転時を
除く。 

２次加圧水冷却器加圧水入口流
量低 

１９０ｔ／ｈ以下 ただし、単独運転時を除く。 

補助冷却器ヘリウム流量低 
 

補助ヘリウム循環機２台運転時：２．１５ｔ／ｈ以下 
補助ヘリウム循環機１台運転時：２．５ｔ／ｈ以下 

１次冷却材漏えい率高 ０．３％／ｄ以上＊４ 

１次側部遮へい体コンクリート
温度高 

６３℃以上 

原子炉圧力容器台座コンクリー
ト局部温度高 

８５℃以上 
 

１次上部遮へい体コンクリート
温度高 

８６℃以上 

原子炉出口冷却材温度高 
 

定格運転時 ８５９℃以上 

高温試験運転
時 

９５７℃以上 

高温プレナム部温度高 
 

定格運転時 ９２５℃以上 

高温試験運転
時 

１，０４０℃以上 

炉心差圧低 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定格運転時 
 
 
 
 

原子炉出力１００％時：運転モードに
応じた定格差圧の８０％以下 
原子炉出力０～１００％の間：原子炉
出力に比例した運転モードに応じた
定格差圧の４０～８０％以下 

高温試験運転
時 
 
 
 
 

原子炉出力１００％時：運転モードに
応じた定格差圧の７９％以下 
原子炉出力０～１００％の間：原子炉
出力に比例した運転モードに応じた
定格差圧の３５～７９％以下 

特
殊
運
転
時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１次加圧水冷却器ヘリウム流量
低 
 
 
 
 
 
 

循環機停止試
験時 

運転モードに応じた定格流量の３１
％以下 

循環機３台停
止試験時及び
炉容器冷却設
備停止試験時 

単独運転時の作動条件による。＊５ 
 
 

流量部分喪失
試験時及び制
御棒引抜き試
験時 

単独運転時の作動条件による。 
 
 

原子炉出口冷却材温度高 
 
 
 

循環機停止試
験時、循環機３
台停止試験時
及び炉容器冷 

９５７℃以上 
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却設備停止試
験時 

 
 

流量部分喪失
試験時及び制
御棒引抜き試
験時 

単独運転時の作動条件による。 
 
 

炉心差圧低 
 
 
 
 
 
 

循環機停止試
験時 

運転モードに応じた定格差圧の５％
以下 

循環機３台停
止試験時及び
炉容器冷却設
備停止試験時 

単独運転時の作動条件による。＊５ 
 
 

流量部分喪失
試験時及び制
御棒引抜き試
験時 

単独運転時の作動条件による。 
 
 

（新設） 
 
 
 
 

（新設） 
 
 

＊１：ただし、①最外周制御棒の３対を除く。 
       ②最外周制御棒３対を除く可動反射体領域のその他の制御棒について制

御棒位置が上限になると制御棒相対位置比較から除く。 
       ③原子炉出力が３０％以上５０％以下の間において最外周の制御棒３対

を除く全制御棒について相対偏差が減少方向にある場合を除く。 
       ④特殊運転の制御棒引抜試験時は５０ｍｍ以上。 
＊２：０．０１ＭＢｑ／ｃｍ３で警報装置が作動した後は、放射能濃度の挙動を監視する

ため、０．０３ＭＢｑ／ｃｍ３までの範囲で変更が可能。（この場合、１次冷却材漏
えい率高の作動条件を０．３％／ｄから０．１５％／ｄに変更する。） 

＊３：燃料の初期（製造時）破損率０．２％に換算した値 
＊４：「１次冷却材圧力制御系」使用時 
＊５：ただし、循環機３台停止試験時は１７時間後、炉容器冷却設備停止試験時は７時間

後に信号を発信する。 
 

別表第１０～別表第１５（省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

却設備停止試
験時 
流量部分喪失
試験時及び制
御棒引抜き試
験時 

単独運転時の作動条件による。 
 
 

炉心差圧低 
 
 
 
 
 
 

循環機停止試
験時 

運転モードに応じた定格差圧の５％
以下 

循環機３台停
止試験時及び
炉容器冷却設
備停止試験時 

単独運転時の作動条件による。＊５ 
 
 

流量部分喪失
試験時及び制
御棒引抜き試
験時 

単独運転時の作動条件による。 
 
 

使用済燃料貯蔵設備異常 原子炉建家内
貯蔵プールの
水位 

－１００㎜以下 

原子炉建家内
貯蔵プールの
温度 

５５℃以上 

使用済燃料貯蔵建家貯蔵セル内 
温度異常 

使用済燃料貯
蔵建家内貯蔵
セルの温度 

５３℃以上 

＊１：ただし、①最外周制御棒の３対を除く。 
       ②最外周制御棒３対を除く可動反射体領域のその他の制御棒について制

御棒位置が上限になると制御棒相対位置比較から除く。 
       ③原子炉出力が３０％以上５０％以下の間において最外周の制御棒３対

を除く全制御棒について相対偏差が減少方向にある場合を除く。 
       ④特殊運転の制御棒引抜試験時は５０ｍｍ以上。 
＊２：０．０１ＭＢｑ／ｃｍ３で警報装置が作動した後は、放射能濃度の挙動を監視する

ため、０．０３ＭＢｑ／ｃｍ３までの範囲で変更が可能。（この場合、１次冷却材漏
えい率高の作動条件を０．３％／ｄから０．１５％／ｄに変更する。） 

＊３：燃料の初期（製造時）破損率０．２％に換算した値 
＊４：「１次冷却材圧力制御系」使用時 
＊５：ただし、循環機３台停止試験時は１７時間後、炉容器冷却設備停止試験時は７時

間後に信号を発信する。 
 

別表第１０～別表第１５（変更なし） 

 

別表第１５の２ 器材及び資機材（第３９条の２関係） 

分類 項目 数量 

安全避難通

路等 

誘導標識 １式 

避難用照明 
非常用照明 

蓄電池内蔵の照明 １７４台 

直流非常灯 １４２台 

誘導灯 １１６台 

設計基準事故が

発生した場合に

用いる照明 

交流非常灯（保安灯） ２２２台 

蓄電池内蔵の照明 １４台 

携帯用照明等 

携帯用照明 １１本 

可搬型の作業用照明 ２台 

可搬型発電機  １台 

通信連絡設

備等 敷地内の通信連

絡設備 

非常用放送設

備（ＨＴＴＲ） 

主装置 １式 

スピーカー １７６台 

送受話器（ペ

ージング） 

主装置 １式 

端末 １４７台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済貯蔵設備に係る警

報を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表の追加 

（資機材の明確化） 
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別表第１６～別表１９（省略） 

 

 

 

大洗研究所内通

信連絡設備（付属

建家内） 

固定電話（一般電話回線） １台 

携帯電話（災害時優先回線） １台 

ファクシミリ（一般電話回線） １台 

火災対策資

機材 

水素ガス滞留防

止用資機材 

可搬型ブロア ２台 

防爆型ダクト ２本 

降下火砕物

除去等の作

業用資機材 

スコップ 

１式 保護めがね 

防塵マスク 

全交流動力

電源喪失時

の対応資機

材 
可搬型計器 ＊1 

ディストリビュータ 
２台 

（１台×２式） 

記録計 
２台 

（１台×２式） 

キャリブレータ 
２台 

（１台×２式） 

可搬型発電機 ＊2,4 温度・圧力監視用 

２基 

（１基×２式） 

多量の放射

性物質等を

放出する事

故時の対応

資機材 

可搬型計器 ＊1 

ディストリビュータ ＊3 
４台 

（２台×２式） 

記録計 ＊3 
２台 

（１台×２式） 

キャリブレータ ＊3 
２台 

（１台×２式） 

可搬型発電機 ＊2,4 

温度・圧力・中性子束監視用＊3 
２基 

（１基×２式） 

中性子束監視用 
２基 

（１基×２式） 

後備停止系駆動装置用 
２基 

（１基×２式） 

使用済燃料貯蔵プー

ル注水資機材 
緊急注水用ホース 

１式 

防護機材 
チャコールフィルタ付全面マスク １式 

防護服 １式 

建家目張り用資機材 目張用テープ １式 

瓦礫撤去用工具＊2 ハンマー、ツルハシ、シャベル ２式 

 

＊１：ディストリビュータ及び記録計には、信号ケーブルを含む。また、原子炉建家内の２箇所

に各１式を分散して保管する。 

＊２：可搬型発電機には、電源ケーブル及び排気用ダクトを含む。また、可搬型発電機及び瓦礫

撤去用工具は機械棟及びＨＴＴＲ建設管理棟西側倉庫の２箇所に各１式保管する。 

＊３：可搬型計器（ディストリビュータ２台、記録計２台及びキャリブレータ２台）及び可搬型

発電機（温度・圧力・中性子束監視用２基）は、全交流動力電源喪失時の対応資機材の可

搬型計器及び可搬型発電機（温度・圧力監視用）と兼用する。 

＊４：可搬型発電機の燃料は７日間供給できる量を保管する。 

 

別表第１６～別表１９（変更なし） 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

別表第２０ 貯蔵施設における燃料体の貯蔵制限量（第４４条関係） 

区分 

 

貯蔵施設 種類及び制限量 

貯蔵場所 貯蔵設備 種類 制限量 

未使用燃料体 貯蔵セル 貯蔵ラック 低濃縮二酸化ウラン ２４４体 

使用済燃料体 貯蔵プール（原子炉

建家内） 

貯蔵ラック 低濃縮二酸化ウラン ３１５体 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 
別表第２１ 警報装置が正常に復帰できない場合の措置（第５１条関係） 

 
 

区分 
 

警報事象が継
続している場
合又は原因不
明の場合、速
やかに運転停
止 
 

警報事象の発生がなく、計測
回路又は警報回路の故障の
場合 

 
 
 

 
警報設定器数 

 
 
 

代替監視が可
能で保安に支
障がない場合
、運転継続 

警報回路のみ
の故障が明確
な場合、運転
継続 
 

 

項目 
広領域中性子束高 ３ ○ ○ ○ 
出力領域中性子束高 ３ ○ ○ ○ 
制御棒位置偏差大 ２ ○ ○ ○ 
燃料領域放射能高 ２ ① ○ ○ 
１次加圧水冷却器ヘリウム流量低 ３ ○ ○ ○ 
１次冷却材放射能高 ３ ① ○ ○ 
１次加圧水冷却器出口ヘリウム温度高 ３ ○ ○ ○ 
１次加圧水冷却器加圧水流量低 ３ ○ ○ ○ 
１次冷却材・加圧水差圧高 ３ ○ ○ ○ 
１次冷却材・加圧水差圧低 ３ ○ ○ ○ 
１次ヘリウム純化設備流量高 １ ○ ○ ○ 
原子炉格納容器内圧力高 ３ ○ ○ ○ 
原子炉格納容器内放射能高 ３ ○ ○ ○ 
サービスエリア放射能高 ３ ○ ○ ○ 
１次冷却材・補助冷却水差圧低 ３ ○ ○ ○ 
１次ヘリウム循環機出口圧力 
（１次加圧水冷却器）高 

１ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

１次ヘリウム循環機出口圧力 
（１次加圧水冷却器）低 

１ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

原子炉入口冷却材温度高 １ ○ ○ ○ 
１次ヘリウム循環機回転数 
（１次加圧水冷却器）高 

１／台 
 

○ 
 

③ 
 

○ 
 

１次冷却材漏えい率高 １ ○ ④ ○ 
１次加圧水冷却器加圧水入口温度高 ３ ○ ○ ○ 
加圧水放射能高 １ ○ ⑤ ○ 
加圧水電気伝導度高 １ ○ ○ ○ 
補助冷却水流量低 ２ ○ ○ ○ 
補助冷却水圧力高 ２ ○ ○ ○ 
補助冷却水圧力低 ２ ○ ○ ○ 
炉容器冷却水流量低 １×２ ○ ○ ○ 
１次側部遮へい体コンクリート温度高 ６ ○ ○ ○ 
原子炉圧力容器台座コンクリート局部
温度高 

３ ○ ○ ○ 

１次上部遮へい体コンクリート温度高 １４ ○ ○ ○ 

別表第２０ 貯蔵施設における燃料体の貯蔵制限量（第４４条関係） 

区分 

 

貯蔵施設 種類及び制限量 

貯蔵場所 貯蔵設備 種類 制限量 

未使用燃料体 貯蔵セル 貯蔵ラック 低濃縮二酸化ウラン ２４４体 

使用済燃料体 貯蔵プール（原子炉

建家内） 

貯蔵ラック 低濃縮二酸化ウラン ３１５体 

使用済燃料体 貯蔵セル（使用済燃

料貯蔵建家内） 

貯蔵ラック 低濃縮二酸化ウラン ３００体 

 

 

 

 

 

 
別表第２１ 警報装置が正常に復帰できない場合の措置（第５１条関係） 

 
 

区分 
 

警報事象が継
続している場
合又は原因不
明の場合、速
やかに運転停
止 
 

警報事象の発生がなく、計測
回路又は警報回路の故障の
場合 

 
 
 

 
警報設定器数 

 
 

代替監視が可
能で保安に支
障がない場合
、運転継続 

警報回路のみ
の故障が明確
な場合、運転
継続 
 

 

項目 
広領域中性子束高 ３ ○ ○ ○ 
出力領域中性子束高 ３ ○ ○ ○ 
制御棒位置偏差大 ２ ○ ○ ○ 
燃料領域放射能高 ２ ① ○ ○ 
１次加圧水冷却器ヘリウム流量低 ３ ○ ○ ○ 
１次冷却材放射能高 ３ ① ○ ○ 
１次加圧水冷却器出口ヘリウム温度高 ３ ○ ○ ○ 
１次加圧水冷却器加圧水流量低 ３ ○ ○ ○ 
１次冷却材・加圧水差圧高 ３ ○ ○ ○ 
１次冷却材・加圧水差圧低 ３ ○ ○ ○ 
１次ヘリウム純化設備流量高 １ ○ ○ ○ 
原子炉格納容器内圧力高 ３ ○ ○ ○ 
原子炉格納容器内放射能高 ３ ○ ○ ○ 
サービスエリア放射能高 ３ ○ ○ ○ 
１次冷却材・補助冷却水差圧低 ３ ○ ○ ○ 
１次ヘリウム循環機出口圧力 
（１次加圧水冷却器）高 

１ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

１次ヘリウム循環機出口圧力 
（１次加圧水冷却器）低 

１ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

原子炉入口冷却材温度高 １ ○ ○ ○ 
１次ヘリウム循環機回転数 
（１次加圧水冷却器）高 

１／台 
 

○ 
 

③ 
 

○ 
 

１次冷却材漏えい率高 １ ○ ④ ○ 
１次加圧水冷却器加圧水入口温度高 ３ ○ ○ ○ 
加圧水放射能高 １ ○ ⑤ ○ 
加圧水電気伝導度高 １ ○ ○ ○ 
補助冷却水流量低 ２ ○ ○ ○ 
補助冷却水圧力高 ２ ○ ○ ○ 
補助冷却水圧力低 ２ ○ ○ ○ 
炉容器冷却水流量低 １×２ ○ ○ ○ 
１次側部遮へい体コンクリート温度高 ６ ○ ○ ○ 
原子炉圧力容器台座コンクリート局部
温度高 

３ ○ ○ ○ 

１次上部遮へい体コンクリート温度高 １４ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

SF 建家に係る使用済燃料

体の貯蔵制限量の追加 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

中間熱交換器１次冷却材流量低 ３ ○ ○ ○ 
中間熱交換器出口１次冷却材温度高 ３ ○ ○ ○ 
１次・２次ヘリウム差圧大 ３ ○ ○ ○ 
２次ヘリウム流量低 ３ ○ ○ ○ 
１次ヘリウム循環機回転数 
（中間熱交換器）高 

１ 
 

○ 
 

③ 
 

○ 
 

中間熱交換器出口２次ヘリウム温度高 １ ○ ○ ○ 
２次ヘリウム循環機出口圧力高 １ ○ ○ ○ 
２次ヘリウム放射能高 １ ○ ⑤ ○ 
２次ヘリウム循環機回転数高 １ ○ ③ ○ 
２次加圧水冷却器加圧水入口流量低 ３ ○ ○ ○ 
補助冷却器ヘリウム流量低 ２×２ ② ○ ○ 
原子炉出口冷却材温度高 ３ ○ ○ ○ 
高温プレナム部温度高 ７ ○ ○ ○ 
炉心差圧低 ３ ○ ○ ○ 
無停電電源装置停止 ３ ③ ③ ○ 

（新設） 
 

（新設） 
 

（新設） 
 

注１）本措置は、高温試験運転、定格運転及び特殊運転で同様とする。 
注２）表中の記号の説明は、次のとおり。 
  ○；行う措置 
  ①；別表第９の脚注＊２の処置を行って燃料破損領域を特定した後、速やかに原子炉を通
常停止する。 
  ②；崩壊熱除去運転中であり、補助ヘリウム循環機の運転を継続する。 
  ③；３日間以内に復旧できない場合は、速やかに原子炉を通常停止する。 
  ④；当該運転サイクルの期間中に限り、代替監視する指示値を用いて１回／日計算で求め

、１次冷却材漏えい率を確認する。 
  ⑤；１次冷却材・加圧水差圧又は１次・２次ヘリウム差圧の監視を強化するとともに１日

１回手サンプリングし、当該放射能を確認する。 
 

 

 

 

 

別表第２２～別表２４（省略） 

 

中間熱交換器１次冷却材流量低 ３ ○ ○ ○ 
中間熱交換器出口１次冷却材温度高 ３ ○ ○ ○ 
１次・２次ヘリウム差圧大 ３ ○ ○ ○ 
２次ヘリウム流量低 ３ ○ ○ ○ 
１次ヘリウム循環機回転数 
（中間熱交換器）高 

１ 
 

○ 
 

③ 
 

○ 
 

中間熱交換器出口２次ヘリウム温度高 １ ○ ○ ○ 
２次ヘリウム循環機出口圧力高 １ ○ ○ ○ 
２次ヘリウム放射能高 １ ○ ⑤ ○ 
２次ヘリウム循環機回転数高 １ ○ ③ ○ 
２次加圧水冷却器加圧水入口流量低 ３ ○ ○ ○ 
補助冷却器ヘリウム流量低 ２×２ ② ○ ○ 
原子炉出口冷却材温度高 ３ ○ ○ ○ 
高温プレナム部温度高 ７ ○ ○ ○ 
炉心差圧低 ３ ○ ○ ○ 
無停電電源装置停止 ３ ③ ③ ○ 
使用済燃料貯蔵設備異常 
（原子炉建家内貯蔵プールの水位） 

１ ⑥ ○ ○ 

使用済燃料貯蔵設備異常 
（原子炉建家内貯蔵プールの温度） 

１ ⑥ ○ ○ 

使用済燃料貯蔵建家貯蔵セル内温度異
常 

１ ⑦ ○ ○ 

注１）本措置は、高温試験運転、定格運転及び特殊運転で同様とする。 
注２）表中の記号の説明は、次のとおり。 
  ○；行う措置 
  ①；別表第９の脚注＊２の処置を行って燃料破損領域を特定した後、速やかに原子炉を
通常停止する。 
  ②；崩壊熱除去運転中であり、補助ヘリウム循環機の運転を継続する。 
  ③；３日間以内に復旧できない場合は、速やかに原子炉を通常停止する。 
  ④；当該運転サイクルの期間中に限り、代替監視する指示値を用いて１回／日計算で求

め、１次冷却材漏えい率を確認する。 
  ⑤；１次冷却材・加圧水差圧又は１次・２次ヘリウム差圧の監視を強化するとともに１

日１回手サンプリングし、当該放射能を確認する。 
  ⑥；使用済燃料貯蔵プールの水位又は温度を回復するための措置を講じても復旧出来

ない場合は、速やかに原子炉を通常停止する。 
  ⑦；使用済燃料貯蔵セルの温度を回復するための措置を講じても復旧出来ない場合は

、速やかに原子炉を通常停止する。 
 
 

別表第２２～別表２４（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料貯蔵設備に係

る警報の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注釈の追加 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第２５ 多量の放射性物質等を放出する事故に関する判断基準及び措置（第６６条関係）  

 

発生事象 判断基準 措置 対応までの時間目安 

１次冷却設備

二重管破断に

原子炉停止機

能の喪失が重

畳した場合 

以下の全てが発生した場合 

・原子炉運転中に「１次冷

却材・加圧水差圧低」警

報が発報 

・原子炉運転中に「原子炉

格納容器内圧力高」警報

が発報 

・制御棒１６対のうち３対

以上の下限位置が確認で

きない 

停止措置 

① 手動スクラム、手動

によるスクラムし

ゃ断器の開 

② ①により停止でき

ない場合、後備停止

系の作動＊１ 

２０分 

 

 

 

５時間 

監視措置＊２ 

① 中性子束、原子炉圧

力容器上鏡温度、補

助冷却器出口ヘリ

ウム圧力、原子炉格

納容器内圧力の監

視 

６０分 

１次冷却設備

二重管破断に

炉心冷却機能

の喪失が重畳

した場合 

以下の全てが発生した場合 

・原子炉運転中に「１次冷

却材・加圧水差圧低」警

報が発報 

・原子炉運転中に「原子炉

格納容器内圧力高」警報

が発報 

・炉容器冷却設備の２系統

が停止 

監視措置＊２ 

① 原子炉圧力容器上

鏡温度、補助冷却器

出口ヘリウム圧力、

原子炉格納容器内

圧力の監視 

６０分 

１次冷却設備

二重管破断に

原子炉格納容

器の閉じ込め

機能の喪失が

重畳した場合 

以下の全てが発生した場合 

・原子炉運転中に「１次冷

却材・加圧水差圧低」警

報が発報 

・原子炉運転中に「原子炉

格納容器内圧力高」警報

が発報 

・原子炉格納容器内圧力(３

 ｃｈのうち２ｃｈ)が静

定圧力である１５０ｋＰ

ａを下回り、さらに下降

傾向 

・非常用空気浄化設備の排

風機２台が停止 

影響緩和措置 

① 原子炉建家の目張

り 

 

６０分＊３ 

監視措置＊２ 

① 原子炉圧力容器上

鏡温度、補助冷却器

出口ヘリウム圧力、

原子炉格納容器内

圧力の監視 

６０分＊３ 

原子炉建家使

用済燃料貯蔵

プールの冷却

機能が喪失し

た場合 

・使用済燃料の貯蔵中にプ

ール水冷却浄化設備のポ

ンプ２台が停止 

注水措置 

① 消防自動車による

使用済燃料貯蔵プ

ールへの注水 

 

 

－＊４ 

監視措置＊２ 

① プール水位の監視 

 

 

－＊４ 

別表の追加 

（BDBA 発生時の措置） 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・使用済燃料の貯蔵中にサ

イフォン現象による冷却

水流出によりプール水位

が低下 

サイフォン防止措置 

① プール水注水配管

のベント弁等の開 

20 分＊３ 

使用済燃料貯

蔵建家使用済

燃料貯蔵セル

の冷却機能が

喪失した場合 

使用済燃料の貯蔵中に以下

の全てが発生した場合 

・貯蔵セル排気系統の排風

機２台が停止 

・使用済燃料貯蔵ラック上

面への瓦礫等の堆積によ

る放熱の阻害 

使用済燃料貯蔵建家の

瓦礫撤去に関する措置 

－＊４ 

＊１ 全交流動力電源が喪失した場合には、可搬型発電機を用いて作動する。 

＊２ 全交流動力電源が喪失した場合には、蓄電池枯渇後に可搬型計器、可搬型発電機等を用いて

監視を行う。 

＊３ 大規模地震発生時等により、影響緩和措置、監視措置及びサイフォン防止措置の全ての措置

が必要になった場合は、約１時間を目安に全て実施する。 

＊４ 速やかに実施し、その後必要な期間実施する。 
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変更前（令和 2年 11月 20日付け原規規発第 2011204号） 変更後（補正後） 備考 
 
 
別図第１～別図第２（その１） （省略） 

 

別図第２（その２） ＨＴＴＲ原子炉建家１階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第１～別図第２（その１） （変更なし）  

 

別図第２（その２） ＨＴＴＲ原子炉建家１階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物の仕掛品の保管場

所の廃止に伴い削除 

 

 

 

核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。 核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。 
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変更前（令和 2年 11月 20日付け原規規発第 2011204号） 変更後（補正後） 備考 
 

別図第２（その３） （省略） 

 

別図第２（その４） ＨＴＴＲ原子炉建家地下２階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第２（その３） （変更なし） 

 

別図第２（その４） ＨＴＴＲ原子炉建家地下２階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管廃棄施設の設置に伴

い変更 

 

 

 

 

核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。 核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。 
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変更前（令和 2年 11月 20日付け原規規発第 2011204号） 変更後（補正後） 備考 
 

別図第２（その５） （省略） 

 

別図第２（その６） ＨＴＴＲ原子炉建家地下３階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

別図第２（その５） （変更なし） 

 

別図第２（その６） ＨＴＴＲ原子炉建家地下３階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物の仕掛品の保管場

所の廃止に伴い削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物の仕掛品の保管場

所の廃止に伴い削除 

 

 

 

 

 

 

核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。 核物質防護情報が含まれているため公開出来ません。 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 
 
 
（新設） 

 
 
別図第３ 防火帯の設置図 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

別図の追加 

（防火帯の設置図） 

 



    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

附 則 
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変更前（令和 2年 11月 20 日付け原規規発第 2011204 号） 変更後（補正後） 備考 

  

   附 則 

 （施行期日） 

第 1条 この規定は、原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日から施行する。

ただし、変更後の第１編第３３条の２、第２編第３４条第３項及び第４項並びに第６編３

９条の２及び第３９条の３については、ＨＴＴＲの新規制基準適合に関する使用前事業者

検査の確認後（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２８条第３項に

基づく使用前確認証の交付を受けた日）の翌日（休日を除く。）から施行する。 

（経過措置） 
第２条 施行日以降、前条ただし書に定める使用前事業者検査の確認後の翌日（休日を除

く。）の前日までの間において、変更後の第２編第３５条第５項及び第６項中「別表第１

３に掲げる放射線測定機器及び別表第１３の２に掲げる非常用資機材」は「別表第１３に

掲げる放射線測定機器」と読み替えるものとする。 
 

 

附則の追加 
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