
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する現地確認（女川２号機） 

 

２．日 時：令和２年１２月４日  ９時３０分～１５時００分 

 

３．場 所：東北電力株式会社 女川原子力発電所 

 

４．確認者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

止野上席安全審査官、植木主任安全審査官、藤原主任安全審査官、 

三浦主任安全審査官、皆川主任安全審査官、宮本主任安全審査官、 

小野安全審査専門職、土居安全審査専門職、杉原技術参与、山浦技術参与、 

西澤原子力規制専門員 

技術基盤グループ 地震・津波研究部門 

 山﨑統括技術研究調査官 

 

５．対応者 

東北電力株式会社： 

原子力本部 原子力部 部長、他２４名 

 

６．要 旨 

東北電力株式会社女川原子力発電所２号機における新規制基準対応の設備の配備状況

及びその設置場所等について、別添のとおり現地確認を実施した。 

 

７．その他 

関連資料： 

（１）別添（現地確認行程） 

（２）女川原子力発電所２号機 工事計画認可申請に係る現地確認 説明資料 

 

以上

 


