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１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（女川原子力発

電所２号炉工事計画）（５０） 

２．日 時：令和３年１月２０日 １３時３０分～１６時５５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

名倉安全管理調査官、江嵜企画調査官、三浦上席安全審査官※、 

植木主任安全審査官、藤原主任安全審査官、皆川主任安全審査官※、 

小野安全審査専門職、土居安全審査専門職、服部安全審査専門職、 

杉原技術参与、谷口技術参与※、山浦技術参与※ 

技術基盤グループ 地震・津波研究部門 

石田技術計画専門職 

 

 

東北電力株式会社： 

原子力本部 土木建築部 副部長、他２名 

原子力本部 土木建築部 部長、他９名※ 

 

５．要 旨 

（１）東北電力株式会社から、女川原子力発電所２号炉の工事計画補正申請の

うち、「津波による損傷の防止」について、提出資料に基づき説明があ

った。 

 

（２）これに対し、原子力規制庁は以下の点について指摘等を行うとともに、

今後、説明内容について引き続き確認することとした。 

＜津波への配慮に関する説明書（Ⅵ－１－１－２－２－３）＞ 

○ 第３号機補機冷却海水系放水ピットについて、浸水防止蓋を貫通する配管

が津波の敷地への流入経路とならないことを説明すること。 

 

＜津波への配慮に関する説明書（Ⅵ－１－１－２－２－４）＞ 

○ 循環水系配管のコンクリートの打設による流入防止対策について、流入経

路の対象を説明すること。 

○ 内郭防護のうち地下水位による影響について、地表面に地下水位が上昇し

た場合の建屋地下外壁の健全性を説明すること。 
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○ 浸水防止壁について、既設壁との接続部の構造及び既設壁の高さを説明す

ること。 

 

＜津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針＞ 

○ 第３号機放水立坑に設置する防潮壁について、鋼管杭と場所打ちコンクリ

ート杭の接続部の施工方法及び構造成立性を説明すること。 

 

＜津波への配慮に関する説明書の補足説明資料＞ 

○ 基準津波の水位上昇側に対する漂流物の影響を考慮する施設を網羅的に

整理した上で、評価結果を説明すること。また、軌跡解析の結果について

は、流向・流速の評価結果を併せて説明すること。 

○ 衝突を考慮する漂流物評価について、直近海域の船舶の操業範囲と航行の

不確かさを考慮した初期位置との関係を整理した上で、津波防護施設及び

浸水防止設備への衝突の可能性並びに衝突荷重の評価手法を詳細に説明

すること。 

○ 地中に設置されている施設について、寸法の小さい漂流物が衝突しないと

した根拠を説明すること。 

○ 余震の震源位置の設定について、過去の地震の観測結果を網羅的に整理し

た上で、保守的な設定としている考え方を説明すること。 

○ 海水密度を上昇させた影響評価について、動水圧に対する評価結果を説明

すること。 

○ 防潮堤に設置するウレタンシリコーンの環境に対する耐久性について、主

要な影響要因の選定の考え方を整理して説明すること。 

 

（３）東北電力株式会社から、（２）について了解した旨の回答があった。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「新型コロナウイルス感染症対策に係る原子力規制委員会の対応の一部変更に

ついて」（令和２年６月２４日 第１２回原子力規制委員会配付資料）に基づき、

一部対面で実施した。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）女川２号工認 指摘事項に対する回答整理表（耐津波）（Ｏ２－他－Ｆ

－０１－００２２＿改１） 

（２）基本設計方針に関する説明資料【第６条 津波による損傷の防止】【第
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５１条 津波による損傷の防止】（Ｏ２－工－Ｄ－１３－０００２＿改

２） 

（３）工事計画に係る説明資料 浸水防護施設のうち外郭浸水防護設備（基本

設計方針）（Ｏ２－工－Ｄ－１３－０００１＿改２） 

（４）Ⅵ－３－別添３－１ 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針（Ｏ

２－工－Ｂ－２０－０００１＿改１） 

（５）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－別添３－１ 津波への配

慮が必要な施設の強度計算の方針）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－０００２＿

改１） 

（６）工事計画に係る説明資料 浸水防護施設のうち外郭浸水防護設備（要目

標）（Ｏ２－工－Ａ－１３－０００１＿改２） 

（７）工事計画に係る説明資料 浸水防護施設のうち外郭浸水防護設備（図面

類）（Ｏ２－工－Ｃ－１３－０００１＿改２） 

（８）工事計画に係る説明資料 浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備（要目

標）（Ｏ２－工－Ａ－１３－０００２＿改０） 

（９）工事計画に係る説明資料 浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備（図面

類）（Ｏ２－工－Ｃ－１３－０００２＿改０） 

（１０）工事計画に係る説明資料 環境測定装置（図面類）（Ｏ２－工－Ｃ－

０１－０００１＿改１）（令和２年１０月２６日提出資料） 

（１１）Ⅵ－１－１－２－２ 津波への配慮に関する説明書（Ｏ２－工－Ｂ－

０１－０００２＿改２） 

（１２）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－１－１－２－２ 津波への

配慮に関する説明書）（Ｏ２－工－Ｂ－０１－０００３＿改２） 

（１３）補足－１４０－１【津波への配慮に関する説明書の補足説明資料】

（Ｏ２－補－Ｅ－０１－０１４０－１＿改４） 

 

以上 


