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１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（女川原子力発

電所２号炉工事計画）（７６） 

２．日 時：令和３年２月２５日 １３時３０分～１８時００分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

止野上席安全審査官※、植木主任安全審査官、片桐主任安全審査官、 

藤原主任安全審査官、皆川主任安全審査官、小野安全審査専門職、 

土居安全審査専門職、服部安全審査専門職※、山浦技術参与 

技術基盤グループ 地震・津波研究部門 

堀野技術参与※ 

 

東北電力株式会社： 

原子力本部 原子力部 課長、他１名 

原子力本部 原子力部 副長、他４名※ 

 

５．要 旨 

（１）東北電力株式会社から、女川原子力発電所２号炉の工事計画補正申請の

うち、耐震設計の基本方針について、提出資料に基づき説明があった。 

 

（２）これに対し、原子力規制庁は以下の点について指摘等を行うとともに、

今後、説明内容について引き続き確認することとした。 

【動的機能維持の詳細評価について】 

○ 弁の動的機能維持評価において適用するとしている新たな加振試験の

知見について、試験の詳細及び適用性を整理して説明すること。 

 

【埋込金物プレートの耐震評価方法に係る補足説明資料】 

○ 埋込金物プレートの評価について、曲げモーメントの取扱いの考え方

を整理して説明すること。 

 

（３）東北電力株式会社から、（２）について了解した旨の回答があった。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「新型コロナウイルス感染症対策に係る原子力規制委員会の対応の一部変更に
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ついて」（令和２年６月２４日 第１２回原子力規制委員会配付資料）に基づき、

一部対面で実施した。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）女川２号工認 指摘事項に対する回答整理表（耐震基本方針）（Ｏ２－

他－Ｆ－１９－０００４＿改６） 

（２）補足－６００－１４－１ 動的機能維持の詳細評価について（新たな検

討又は詳細検討が必要な設備の機能維持評価について）（Ｏ２－補－Ｅ

－１９－０６００－１４－１＿改０） 

（３）補足－６００－４０－１４ 重大事故等対処設備の動的機能維持要求の

整理について（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－４０－１４＿改０） 

（４）補足－６００－３８ 東北地方太平洋沖地震等による影響を踏まえた機

器・配管系の耐震設計への反映事項について（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０

６００－３８＿改０） 

（５）Ⅵ－２－１－１１ 機器・配管の耐震支持設計方針（Ｏ２－工－Ｂ－１

９－００２５＿改１）（令和３年１月１４日提出資料） 

（６）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１１ 機器・配管の

耐震支持設計方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００２６＿改１）（令和３

年１月１４日提出資料） 

（７）Ⅵ－２－１－１２－１ 配管及び支持構造物の耐震計算について（Ｏ２

－工－Ｂ－１９－００２９＿改３） 

（８）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１２－１ 配管及び

支持構造物の耐震計算について）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３０＿改

２） 

（９）補足－６００－４０－４１ 埋込金物プレートの耐震評価方法に係る補

足説明資料（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－４０－４１＿改０） 

（１０）Ⅵ－２－１－１２－２ ダクト及び支持構造物の耐震計算について

（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３１＿改２） 

（１１）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１２－２ ダクト

及び支持構造物の耐震計算について）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３２

＿改２） 

（１２）補足－６００－４０－３６【ダクトの耐震計算方法について】（Ｏ２

－補－Ｅ－１９－０６００－４０－３６＿改０） 



3 

（１３）補足－６００－４０－３７【ダクトの座屈評価で用いる補正係数，安

全係数の設定根拠について】（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－４０－

３７＿改０） 

（１４）補足－６００－４０－３８【ダクトの耐震支持間隔算定時におけるサ

ポート剛性の取扱いについて】（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－４０

－３８＿改０） 

（１５）補足－６００－４０－３９【ダクトの曲げモーメント算定における設

計震度について】（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－４０－３９＿改

０） 

（１６）Ⅵ－２－１－１３－１ スカート支持たて置円筒形容器の耐震性につ

いての計算書作成の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３３＿改１）

（令和３年１月１４日提出資料） 

（１７）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－１ スカー

ト支持たて置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針）

（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３４＿改１）（令和３年１月１４日提出資

料） 

（１８）Ⅵ－２－１－１３－２ 横置一胴円筒形容器の耐震性についての計算

書作成の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３５＿改１）（令和３年

１月１４日提出資料） 

（１９）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－２ 横置一

胴円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－

Ｂ－１９－００３６＿改１）（令和３年１月１４日提出資料） 

（２０）Ⅵ－２－１－１３－３ 平底たて置円筒形容器の耐震性についての計

算書作成の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３７＿改１）（令和３

年１月１４日提出資料） 

（２１）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－３ 平底た

て置円筒形容器の耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工

－Ｂ－１９－００３８＿改１）（令和３年１月１４日提出資料） 

（２２）Ⅵ－２－１－１３－４ 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の

基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００３９＿改１）（令和３年１月１４

日提出資料） 

（２３）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－４ 横軸ポ

ンプの耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９

－００４０＿改１）（令和３年１月１４日提出資料） 

（２４）Ⅵ－２－１－１３－５ たて軸ポンプの耐震性についての計算書作成

の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４１＿改２） 
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（２５）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－５ たて軸

ポンプの耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１

９－００４２＿改２）  

（２６）Ⅵ－２－１－１３－６ 管の耐震性についての計算書作成の基本方針

（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４３＿改２） 

（２７）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－６ 管の耐

震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４

４＿改２） 

（２８）Ⅵ－２－１－１３－７ 盤の耐震性についての計算書作成の基本方針

（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４５＿改１）（令和３年１月１４日提出資

料） 

（２９）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－７ 盤の耐

震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４

６＿改１）（令和３年１月１４日提出資料） 

（３０）Ⅵ－２－１－１３－８ 計装ラックの耐震性についての計算書作成の

基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４７＿改１）（令和３年１月１４

日提出資料） 

（３１）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－８ 計装ラ

ックの耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－１９

－００４８＿改１）（令和３年１月１４日提出資料） 

（３２）Ⅵ－２－１－１３－９ 計器スタンションの耐震性についての計算書

作成の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００４９＿改１）（令和３年１

月１４日提出資料） 

（３３）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－２－１－１３－９ 計器ス

タンションの耐震性についての計算書作成の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ

－１９－００５０＿改１）（令和３年１月１４日提出資料） 

（３４）補足－６００－１０ 機電設備の耐震計算書の作成について（Ｏ２－

補－Ｅ－１９－０６００－１０＿改２） 

（３５）設置許可申請での説明内容との対比表（動的機能維持）（Ｏ２－他－

Ｆ－１９－００１９ 改０） 

（３６）Ⅵ－５ 計算機プログラム（解析コード）の概要（Ｏ２－工－Ｂ－２

２－０１００＿改０） 

（３７）Ⅵ－５－２ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＢＧ０１９

５ＨＤＷ１（Ｏ２－工－Ｂ－２２－０００９＿改０） 

（３８）Ⅵ－５－３ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＣＯＳＴＡ

ＮＡ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００１０＿改０） 
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（３９）Ⅵ－５－４ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＦＬＩＰ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００１１＿改０） 

（４０）Ⅵ－５－５ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＬＩＱＵＥ

ＵＲ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００１２＿改０） 

（４１）Ⅵ－５－６ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＡＣ２Ｄ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００１３＿改０） 

（４２）Ⅵ－５－７ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＬＩＰ０

２ＨＤＷ１（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００１４＿改０） 

（４３）Ⅵ－５－８ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ｓｔｒｅｓ

ｓ－ＮＬＡＰ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００１５＿改０） 

（４４）Ⅵ－５－９ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ｓｕｂｅｒ

ｉ＿ｓｆ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００１６＿改０） 

（４５）Ⅵ－５－１０ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ｓｕｂｅ

ｒｉ＿Ｔｙｐｅ６７８９＿ＳＡＣ２Ｄ－ＨＤ１（Ｏ２－工－Ｂ－２２－

００１７＿改０） 

（４６）Ⅵ－５－１１ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・Ｓｕｐｅ

ｒＦＬＵＳＨ／２Ｄ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００１８＿改０） 

（４７）Ⅵ－５－１２ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＶＥＳＬ

－ＤＹＮ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００１９＿改０） 

（４８）Ⅵ－５－２４ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＩＳＡＰ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３１＿改０） 

（４９）Ⅵ－５－２５ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＮＸ Ｎ

ＡＳＴＲＡＮ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３２＿改０） 

（５０）Ⅵ－５－２６ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＡＰ－

Ⅴ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３３＿改０） 

（５１）Ⅵ－５－２７ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＯＬＶ

ＥＲ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３４＿改０） 

（５２）Ⅵ－５－２８ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＡＤＭＩ

ＴＨＦ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３５＿改０） 

（５３）Ⅵ－５－２９ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ｍｆｌｏ

ｗ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３６＿改０） 

（５４）Ⅵ－５－３０ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＮＵＰＰ

４（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３７＿改０） 

（５５）Ⅵ－５－３１ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＨＡＫ

Ｅ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３８＿改０） 
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（５６）Ⅵ－５－３２ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＬＡＰ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３９＿改０） 

（５７）Ⅵ－５－３５ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＷＣＯＭ

Ｄ Ｓｔｕｄｉｏ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００４２＿改０） 

（５８）Ⅵ－５－３６ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ｍｉｃｒ

ｏＳＨＡＫＥ／３Ｄ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００４３＿改０） 

（５９）Ⅵ－５－３７ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＴＤＡＰ

Ⅲ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００４４＿改０） 

（６０）Ⅵ－５－３８ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＵＣ－ｗ

ｉｎ／ＷＣＯＭＤ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００４５＿改０） 

（６１）Ⅵ－５－３９ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＮＯＶＡ

Ｋ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００４６＿改０） 

（６２）Ⅵ－５－４１ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＫＡＮＤ

ＹＮ＿２Ｎ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００４８＿改０） 

（６３）Ⅵ－５－４２ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＣＣ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００４９＿改０） 

（６４）Ⅵ－５－４７ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＡＳＨＳ

Ｄ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００５４＿改０） 

（６５）Ⅵ－５－４８ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＰＩＰＥ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００５５＿改０） 

（６６）Ⅵ－５－４９ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＴＡＸ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００５６＿改０） 

（６７）Ⅵ－５－５０ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・Ａ－ＳＡ

ＦＩＡ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００５７＿改０） 

（６８）Ⅵ－５－５１ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＤＹＮＡ

２Ｅ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００５８＿改０） 

（６９）Ⅵ－５－５２ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＡＰ－

Ⅳ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００５９＿改０） 

（７０）Ⅵ－５－５３ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＫＳＡＰ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６０＿改０） 

（７１）Ⅵ－５－５４ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＮｕＰＩ

ＡＳ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６１＿改０） 

（７２）Ⅵ－５－５５ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ｍｉｃｒ

ｏＳＨＡＫＥ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６２＿改０） 

（７３）Ⅵ－５－５６ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＵＣ－ｗ

ｉｎ／Ｓｅｃｔｉｏｎ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６３＿改０） 
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（７４）Ⅵ－５－５８ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＡＰＯＬ

ＬＯ Ａｎａｌｙｚｅｒ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６５＿改０） 

（７５）Ⅵ－５－５９ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＡＰＯＬ

ＬＯ ＳｕｐｅｒＤｅｓｉｇｎｅｒ Ｓｅｃｔｉｏｎ（Ｏ２－工－Ｂ－

２２－００６６＿改０） 

（７６）Ⅵ－５－６０ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＦＲＡＭ

Ｅマネージャ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６７＿改０） 

（７７）Ⅵ－５－６１ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＦＲＡＭ

Ｅ（面内）（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６８＿改０） 

（７８）Ⅵ－５－６２ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・Ｅｎｇｉ

ｎｅｅｒ‘ｓ Ｓｔｕｄｉｏ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６９＿改０） 

（７９）Ⅵ－５－６３ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ｆａｐｐ

ａｓｅ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７０＿改０） 

（８０）Ⅵ－５－６４ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＫＡＮＳ

ＡＳ２（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７１＿改０） 

（８１）Ⅵ－５－６５ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＭＳＡＰ

（配管）（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７２＿改０） 

（８２）Ⅵ－５－６６ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＴＲＵ

ＣＴ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７３＿改０） 

（８３）Ⅵ－５－６７ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＮＡＰＦ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７４＿改０） 

（８４）Ⅵ－５－６８ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＦＲＳ 

Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７

５＿改０） 

（８５）Ⅵ－５－７０ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＡＤＭＩ

Ｔ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７７＿改０） 

（８６）Ⅵ－５－７１ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＶＩＡＮ

Ａ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７８＿改０） 

（８７）Ⅵ－５－７２ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・Ｆｌｕｅ

ｎｔ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７９＿改０） 

（８８）Ⅵ－５－７３ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＣＨＥＲ

ＲＹ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００８０＿改０） 

（８９）Ⅵ－５－７４ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＦＡＣＳ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００８１＿改０） 
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（９０）Ⅵ－５－７５ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＦＲＳ 

Ｅｎｖｅｌｏｐｉｎｇ ｆｏｒ ＢＷＲ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００８

２＿改０） 

（９１）Ⅵ－５－７６ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＣＯＭ３

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００８３＿改０） 

（９２）Ⅵ－５－７７ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＧＥＴＦ

ＬＯＷＳ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００８４＿改０） 

 

以上 


