
関西電力株式会社 li

高浜発電所第3号機

使用前検査成績書

要領 書番 号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 i01

冷待 2年 .|。
,月

原子力規制委員会

ヽ

」



使療議検査成績書

1発電所名    ,葵l西篭力株式会社高浜発電所第 3号機
｀

2検査学講    検査串請一覧表のとおり

成績書管理う々降号 :0と

3検査ダ翻日 自今舶ク年π月″日

至今為 2年 ,0月 ュア日

4検査場所    使用]講検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表lノ)とおり

7添付資料    使用前検査記録



成績書管理養号 i01

検査申講一覧表

上記以降の変更な検査 講書の変更申請により確認し表中に追記する。

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

闘漂発第 192号

関原発第212号
関原発第 512号
関原発第626号
関原発第 25号

(2019年
(2019年
(2020年
(2020年
(2020年

検査事講書番号

(申請年月日)

ユ



検査結果一覧表

成績書管理番号 :01

しジ

特記事項

欝 L

検査立会責任者 印

がイうf,夕″ぜレ主任技術者

原子力施1映基昔印

占イタ兵

M点 整■

検査結果

代

検査年月日

抑 年

　

ｔ
日

Ｚ

∂

，
ク 月



添付資料 l

関西電力株式会社高浜発欝所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 104

擦査年角日 :/彰砕2.年 夕 戸′、タヨ

検 査.場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査講確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査中請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 Q―

検査 をす る工事のエ

程、期日及び場所が李

請書 どお り、であるこ

と。

記録確認 Θ―

工事計画の認可番号の

記載が適切である こ

と。

記録確認 ①―

隼



添任資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)Ⅲ

成績書管理番号 :0と

襟査年月日 :必》M2年  夕 月 房 ,夕日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Q・ ■

必要な図面等が準備されていること。 圏画等確認 Q・ ―

検査用講恭が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範厩l、 測定精度を有してい

ることっ

記録確認 Q―

系統構成が完了していることも
9
爾 @―

ケ



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 i Ol

検査年月日 :浴帰 2年 ク 月夙 ′日

検 査 場 所 iF掘 藤電力株式会社高浜発電所

横査結果

原子炉冷却系統施設

邪1添 1の太線枠内の範囲主酉E管

.主
配管

原子炉格納施設

検査方法検査結果検査項目

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており(技術基準に適合するもので

あること。

材料検査

帯法検査

外観検査米2     1

組立て茂び据付け状態を確認

する検査※2

耐圧検査

漏えい検査

・記録確認は、工事計画た基づき申講者が行つた試験・検査の品質記録 (※)によると

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T8-特一と-0210、 T3-特 -1-0601

・目視で確認した範lttl t添 付資料8-3参照

の外観及び掘付検※ 2

査を除く範囲について確認

備考

6



添付資料 3-3

検査糸き果

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 101

検査年月日 ,君瀬酌2年 /月 β 日

検 査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

原子炉冷却系統施設

主配管

原子炉格納施設

主配管

耐圧検査

漏えい検査 飛

目視外観検査

負

組立て及び据付け状態

を確認する検査 食

備考                            /
※別添 1参照の太線 「赤」枠内の範囲 (検査範囲の詳細については、別添 2参照)

7



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器二覧表
成績書管理番号 :01

検査年月日 : 2年 夕月〆コ

備考
校正年月日

有効期湧長
管理番号 沢と定範囲 測定精度談査用計器検査項目

[匪)
202′ .び 、ど

2,2′ 19〔 ′
圧力討

耐圧検査

漏えい検査

`協

tサ)
と,2汐 t tt tを

2′20,7tノ
圧力計

耐圧検査

漏えい検査

ご



r)

水圧、気圧

区分

漏えい検査圧カ

MPa
保持時間

分

耐圧検査圧カ

MPa※ 8

最高使用圧カ

MPa※ 2

※1:別添 1参照の太線 「赤」枠内の範囲 (検査範囲の詳細については、別添 2参照)

※2:特定重大事故時における使用時の値

備考

※ 3:

検査対象

原子炉冷却系統施設

主酉己管 ※ 1

原子炉格納施設

主配管 ※ 1

淫
郭

∞



窺添 11

都

雄

謡
選
輝
脈
驚
篭
墨
串
蚤

10



別添 卜2

イ|



別添 t-3

r>



丹ll彰へ1-4

/さ



》と添 卜5

す筆



別添 1-6

プ舒



房嘔彰代を-7

心
ァ

メ

ｒ



妙子添 と8

/9



別添 1-9

/G



卿1添 とtO

/9



別添 と一H

夕〇



別添 1-と 2

身 |



別添 2
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検査結果す覧表

成績書管理番号 :01

Ｖ
伊

特記事項

ケし/

検査立会責任者 印

群代,デ ,7ユで`ン主任技術者

原子力施設検査官 印

焔覇イ考 ■

検査結果

R

検査年月日

令和 ≧年

/υ 月 /日



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項

添付資料 1

成績書管理番号 :Ol

検査年月日 :令イ瞬二 年  /0月   / 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用議検査申請書の確認

確認事項 確認方法 覇雀認結果 備考

本検査に係る使用講検

査i申 請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ① ―

検査 をす る工事 のエ

程、期 日及び場所が申

請書どお りで ある こ

と。

記録確認 ④

工事計画の認可番号の

記載が通切.で ある こ

と。

記録確認
Θ

・
二

ユ坪ヽ



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査)

添付資料 3-と

使用講検査記録

成績書管理番号 101

検査年月目 i令和 2年  /っ 月 / 劉 ｀

検 査 場 所 :関西電芳株式会社高浜発電F~ブ:

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

中講者の品質記録が準備されていること。 記録確認

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ◇
検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲Ⅲ測定精度を有してぃ

ることを

記録確認 涯動・
二

系統構成が完了していること。 綸 σす

ヽ

ガ



検査結果

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(工号検査)

添付資料 3(-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :0と

検査年月日 :令和 二 年 /●つ月 / 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

原子炉冷却系統施設

(1)ポ ンプ 男II添 1の太線枠内の範囲

(1)ポ ンプ

容器

原子炉格納施設

検査方法検査結果

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、事居付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するも(ノ)で

あること。
｀

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査

漏えい検査

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験・ツ険査の品質記録 (※ )による。

※ 通合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特-1-0408、 T3-特―を-0406

2ι



検査結果

添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(■号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :01

検査午月日 :令和⊇ 年 /θ 月 /日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項 日 測定値等 検査結果 検査方法

原子炉冷却系統施設

(1)ポ ンプ

容器

原子炉格納施設

(1)ポンプ

外観検査

盈
日視

組立て及び掘付け状態

を確認する検査 往

備考   
―

※別添 1参照の太線 「赤」枠内の範囲 (検査範囲の詳細については、別:添 2参照)

ユ7



別添 1(1/6)

(令和 2年 10月 1日 )
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別添 1(2/6)

(令和 2年 10月 1日 )

挺守



別添 1(3/6)

(令和 2年 10月 1日 )

30



別,恭 1(4/6)

(令和 2年 10月 1日 )

3す



別添 1(5/6)

(令和 2年 10月 1日 )

3)″



男1"孫 1 (6/6)

(令和2年 10月 1日 )

〕3



(令和 2年 10月 電日)

づ筆
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〕
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2年 ¬0月 1日 )

〕と



θゃ



1■ 和 2年 封O ri l日 )

∂δ



検査結果―覧表

成績書管理番号 :01

特記事項

り  し

検査立会責任着

苺(ク,ゴ 9´だy 主任様術者

原子力検査官

iヽ ト

/ラ く 本 411た

検査結果

隈

検査年月日

令和 嵐 年

′0月 ュ′日

時
〕



添付資料 1

関西電力株式会社再浜発電所第 3号機 使用
｀
前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :0と

検査年月日 :令和皇 年 /ο 月 う/日

検 査 場 所 :関西電力株式会社嵩浜発電所

検査前確認事項       ・

使用前検』申請書の確認                       ヽ

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用講検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検査 をする工事の五

不豊.募翻日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認
(⊃
・下

工事計画の認可ヽ番号の

記載が
'適

切であるこ

と。

記録確認 ⑧た

年0



添付資料3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(∵号検査)

成績書管理番号 :01
｀
           検査年月日 :令不隠つ 年 /ο 月 ,/日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査講確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること心 記録確認 Θ`二

必要な図面等が準備さイとていること。 躍面等確認 O―
検査用計器が校正されており有効期隈内である

こと及び必要な測定範 1憂 l、 測定精度を有してい

ること。

記録確認 良 `○

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良・〇 |

年,



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 ,01

検査年月日 :令和 う 年 /ク 月 ユノ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

原子炉冷却系統施設

主配管

原子炉格納施設

主配管
フ

別添 1参照

フ険査項目 摯1定基準 検査結果 検査方法

・外観検査

・組立て及び据付け状態を確認す

る検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

限
目視

備考

・記録確認は、工事計画に基づき,申講者が行つた試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T8-特■-0601          イ

脚 蝉 酢

■>



(令和2年 10月 21日 )月唾添1(1/5)
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(令和 2年 10月 21日 )男 |1添 1(2/5)

筆年



(令和 2年 孔0月 21日 )用町添 1(3/5)

管



(令和 2年 10月 21日 )月1添 1(4/5)

生ど



(令和2年 10月 21日 )別添1(5/5)

笠7併



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

施  設  名  :原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

系 統  名

要領 書 番 号 :原規規収第 1908133号 02

令紳?年 8月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名  関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

3 検査申請 | 使用前検査申請番号

関原発第 192号 (2019年

関原発第212号 (2019年

関原発第 512号 (2020年
陶驚溢舅b2ど

`こ

zθ z♭ 埠
題旅雅%2す号こzρ 2つ ■

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

ど鼠Zク ロ)

(′ Д クロ)

4検 査期日  自角 炒 >年 2川 9/日

至妥群 2年 8月 學?日

5 検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 3号機

発電用原子炉施設

原子炉介却系統施設

原子炉格納施設

7 検査実施者  検査実施者一覧表のとおり

1

8 検査結果  検査結果一覧表のとおり



り 添付資料 使用前検査記録

1 検査前確認事項

2 材料検査記録

3 寸法検査記録

4 外観検査記録

5 組立て及び据付け状態を確認する検査記録

6 耐圧検査、漏えい験査記録

7 検査用計器一覧表

2



検査実施者■覧表

ω

特記事項

角 し/

τ』こ

『 Jヒ

検査立会責任者 印

酬床子 主任技術者

旅み

チ勒

tη 源ち

ゴ‐
"η

↑く凸/

原子力施設検査官 印

をπく重ル■

水 /.猪 伐■

な守邦雄 ″

=嫁 八 竣

々み邦検各移

彰 示 髪 ■

検査年月日

崩 ■年

2F/2,甲
/♂

今和Z年

ょ月zむ 日

◆和Z年

/月 之7日



検査実施者二覧表

―ト

特記事項

み し

検査立会責任者 印

努老硼降歩 主任技術者

鷲('ア

主任技術者

主任技術者

原子力施設検査官 印

ガ稀ゎ検九盲

ゑ A祭■

検査年月日

猾再,2年 
十

1月 二;甲

年

月 日

年

月   日



検査結果一覧表

原子炉格納施設

υ▼

備 考

日

年

丹

月   日

耐圧検査、

漏えい検査

冷和 z年
ク月27日

負

年

月   日

組立て及び据付け状態を

確認する検査

年

月   囲

曳
ヽ

月   日

魔

/>示し2 年

す月″す日

外観検査

駒峯多

孔ヽ

年

月   日

熊ヽ

冷 釉 之 年

す 月′∫回

寸法検査

赫 多
1巧
と…

1ご

,

年

日2月

甍ヽ

年

月  _日

一λ

今和Z 年

ご 月zど
ぃ日

材料検査

絲
ガ

脇
だ

日

年ク

結果

結果

検査日

結果

検査日

検査項目

′検査日



検査結果一覧表

系統名 :原子炉冷却系統施設、原子炉格納施設

0ヽ

備 考

年

月   日

弁′42

8 日

年
基
珂

２

　

月

掟

年

耐圧検査、

漏えい検査

年

月   日

月   日

年

月   日

組立て及び据付け状態を

確認する検査

イ

月   日

年
　
日月

寸法検査 外観検査材料検査

野

年

月

才

年

月

年
　
国月

年
　
日月

年
　
日月

年

年
　
日月

結果

結果

検査日

検査日

結果

検査日

検査項目



添付資料 と-1

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用説検査申請書の確
備考検査年月日 結果確認方法確認事項

盈
年

ス3日
＞
牌赫

と今専名貧醜 拠

拠

使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。メ
iη 亀ガ日

本検査に係る使用前

検査申請書 (変更申

請を含む。)が準備さ

れてい伶こと。

記録確認

施肺
多

多年
月,,II御

碇ヽ
浴均諄2年

(年 月み子日

挺

記録確認

日

年

”

２
月

，停
タ

今

検査をする工事のエ

不呈、期日及び場所が申

請書どおりであるこ

と。

物 線 絶

災ヽ|1等脅葦日
注

記録確認

々
～

2年
ク 月2ク 日

工事計画の認可番号

の記載が適切である

こと。

7



添付資料 と-1

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査中請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

本検査に係る使用自t

検査申請書 (変更申

請を含む。)が準備さ

れていること。

記録確認

↑宅絶嘉占之
使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。

年

月 身
/

月  日

検査をする工事のエ

程、>掘 日及び場所が申

請書どおりであるこ

と。

記録確認

↑竹亀寃古虚
年

月 タ
/

月  日

工事計画の認、可番号

の記載が適切である

とと。

記録確認

篭雷苫え
年

月 ナ
/

月  日

8



添付資料 1-2

高浜発電所第 3号機 使用前オ父査記録,

検査前確認事項

材料検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

中請者の品質記録 が

準備されていること。
記録確認

夕湧侍多年
9ィ

月p,IG日 薇
冷釉″年

ご月2す 日
ヽ

良
年

_と1.ぃ脚
"出
】 : [Tr“ぃぃぃⅢⅢl三↓"

一

必要な図画等が準備

されていること。
図面等確認

舟 り路

ヶ 月1lFrF λ
つ争,z年
|∫ 月2r日 提

年

一 一

9



添付資料 1-3

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

寸法検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

揚 身 年

―歩 月穆′咤月 λ
今瀬,7年

ご月″す日
ヽ

民
年

一

一

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

た》倖2年
多 月12,iる日 徒

今 和Z年

す 月″子日 氏
年

一 ~ 一

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

記録確認

濃み ケ 年

つ′¬夕,Iろ
日 灸

今和彦年
す 月み子日 孔

年

一

rθ



添付資料 1-4

外観検査

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていることと
記録確認

赫 労 年

生 風仇 夢ヽ
&

今和2年
t介 月″む日

ヽ

費
年

一

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

勘 多 年

″ 月i夕113日

徒

冷和 z年

丁月をす日 挺
年

一

rF



添付資料 1-5

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

冷科 2年

ク 月と

'日

投
年

月   日

年 イ

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

今
～

2年

夕 月2ク 日 負
年

月   日

年 /

12



添付資料 1「 6

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

耐庄検査、漏えい検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

中講者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

今サ滉2年

と 月二常占 え

年

月  日

年 イ

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

◆れつ2年
と 月登ィ

ι日 掟

年

月  日

年 /
イ

検査用計器が校正され

ており有効翔限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

記録確認

受群 2年

8 月盈帝日 2
年

月  日

年 /
市

系統構成が完了してい

ること。

Φ
記録確認

埒彰静2年

3 月14日
2

立会/

記録確認

年

月  日

立会/

殖 月  日

=

,3



添苺資料 2

高浜発電所第 3号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

判定基準
｀
1工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 種類 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

‐
鰈 年

2月 IЪ 目
,3

態′

盈 言醐

備 考

・記録確認は、申請者の湿1質記録 (※)による。

適合性確認検査成績書の要領書番号 : TJ ?脅
一

|

ユ。||
※ :

文 生 つい生影犠驀、併↓糸1統電
1素く ,

,4



添付資料 2

高浜発電所第 3号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

判定基準 :工事計Lttlの とおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 種類 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

/→和2年

す月zす 日
た れこ攀鼈彎稲障翻Ξ

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の要領書番号 :T3-特 -1-2011

′う



添付資料 3

高浜発電所第 3号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所
.

検査範震li原子炉冷却系統施設

原子炉格縦施設

判定基準 :各吉るの主要寸法の測定値が許容値を満足すること。

検査対象
主要寸法

(確 41)

許容値
※2

(llⅡl)

測定値

(rm)
検査年月日

検査

結果
検査方法

た て

赫 券

二月チと日

ぞ

1記録確認

横

高 さ ぜ
サ!言 |:

さ

閣周部 だ
側 壁 /

備考

※ 1:公称値

※ 2:許容値は、工事計画による。

・記録確認は、申講者の品質記録 (※ 3)による。

※3:齢朧 講 勧 縛 嘲 l番号:TJr指 ― 卜 二 0と
|

来4P 1,9｀ l彰斃哭＼(れ な査今F、 )

r6



添付資料 3

高浜発電所第 3号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容値を満足すること。

検査対象
主要寸法

(lШn)

許容値
※2

(lШll)

測定値

(1,dl)

検査年月隠
検査

結果
検査方法

た て

今嘲牌2年

もド月2子 凰

ヽ

罠

記録確認

横 恒

高 さ 危ヽ

厚

さ

円周都 食

側盤 角

備考

※ 1:公称値

※ 2:許容値は、工事計画による。

・記録確認は、中講者の品質記録 (※ 3)による。

※3:適合性確認検査成績書の識瀦番号 :T3-特-1-2011

〕7



添付資料 4

高浜発電所第 3号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

原子炉格納施設

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

判定基準 1有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及

がないことb

傷、割れ、変形、腐食、浸食)ぼすおそれのある

検査

結果
検査方法検査年月日

以
フ
雅

|鋏
だ

日

2
月

五 年

/毎M鮨 工年
だ

月

之
置l ど

|

/
記録確認

倉わ浄
2 月

/ヽブ
日

備考

ふ
｀
十二 の免職止抗i巧確銘 、

(瀾 糸 4須ミ)兆 ヽ

'8



添付資料4

高浜発電所第 3号機

外観検査記録

検査場所 :F,目 西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能 。性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食)

がなセヽこと。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

か冬T2年
駕「

月zせ 日

ヽ

孔
目視

続

今漁 2年
せ住月2評 花

目視

騒

今 和 2年

す 月どす日 挺
目視

備考

・記録確認は、中請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 -1-2011

,9



添付資料 5

高浜発電所第3号4幾

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 種類 個数 検査年月日
検査

結果
検査方法

1
今和 2年

7 月27日 拠 Ψ
記録確認

備考

20



Ю
４

検査
方法

命
ｙ
識
鰯

検査
結果

勉

検査年月日気
区分

圧
面低下
測定値

(llull)

水面低下
許容値

(lllⅡl)

え し

時圧力
(MPa)

時間
(時 )

規定保持
時間
(́時 )

耐圧検査
時圧力
(MPa)

耐圧検査

規定圧力

(MPa)※
2

最高使用
圧カ

(MPa)※ !

※ 1:特定重大事故等時における使用時の値。

※ 2:規定水位 (工事計画における容量公称個■■■■〉以上の水張 りによる静水頭戸土。

原子炉格納施設

検査範囲 :原子炉冷去「系統施設

判定基準 :。 検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。

・著しい漏えいがないこと。

耐圧検査、漏えい検査記録

高浜発電所 第 3号機

鶉
奪
添
叢

Ｇ



高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

添付資料 7

今赤じ2 8 2

検査項 目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

鱒 穣宜、
‰ か梅

勇 払
館 鉄

2,2虫 b、

'?

'D2f、
あ、,3

上た|▲負

r、

盈2



別添 1
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使用前検査成績書

1発電所名    関西電弗株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申講    検査申請二
覧表のとおり

3検査期日 今か2年 3月 F9日

若湖静2年 3月
'θ

占

4検査場所    使用議絵査諄録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使嬬議検査記録

成績書管理番号 :03

自
一
　

　

至

1



成績審管理番号 :03

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申講書の変更申講により確認し表中に追記する。

検査申請書讐号

(申講年月日)

関原発第■92号 (2019年 8月 13日 )

綴鞘
2号 (2019年 8月 30日 )

争!2堵 (2?29捧 2R3a)

2



検査結果■覧表

成績書管理番号 :03

い

特記事項

な し

検査立会責任者 印

ギ Tケ ‐夕rぜ/主任技術者

1原子力施設検査官 印

″角 λ 入7ヽ

検査結果

皮

検査年月日

■群 2年

3月 rO日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録:  
共通事項      i

成績書管理番号 :03

族査年月日 :1斉鮮 2年  3月  '0日

検 査 場 所 :F★弓西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用講検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査た係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ることも

記録確認

検査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで あ るこ

と。

記録確認 獲勢・二

工事計画の認可番号の

記載 が進 切 で あるこ

と。

記録確認 ⑧エ

4



関西電|力株式会社高浜発電所第 3号機

(二号検査)

!添
付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :03

検査年月日|:今緯 2年 3角  /ο 凸

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確総事項 確認方法 結果 備考

申講者の品質記録が準備されていること。 記録確認 O・一

必要な図面等が準備されていること。 区面等確認 ①―
検査用計器が校正されてお り有効期限ぬである

こと及び必要な測定範囲(涙1定精度を有してい

ること。

記録確認

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良・〇

;



添付資料 8二 2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

.   成綾書管理番号 :03
' 

検査年月日 :＼や 2年  3月  Fθ 目

検 査 場 所 :関西電力株式会率上高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

計涙1常ll鶴系統施設

別紙 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する絞査

設嬢及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

てお り、技術基準に適合するもので

あること。

之

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験 。検査の晶質記録 (※ )

※ 適含́1姓確認検査成績書の織別番号 :Tう ―
猪

一イー∂2θム
~

。目視で確認した範囲 :添付資料3-8参照

による。

`



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査 )

(立会検査 )

成績書管理番号 :03

機査年月日 :狩争 2年  3月  /D日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

備考

目視

,

見
組立て及び据付け状

態を確認する検査

虚外観検査

2寸法検査

検査方法検査結果測定値等項 目検査対象設備名

7



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器二覧表      (
成績書管理番号 :03

検査年月朦:今み,2卒 3月 /0日
｀

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

甘う久瞳 ノギ7ヽ

2'rD.8Ⅲ27

,02D.3. b

以子彙血

,

8
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主要寸法
※l

lmml

※2:許容値は工事計画による。

備考

※ li公称値
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関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番号 :原規規収第 1908133号 91

成績書管理番号 :04

令和 Z年 //月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    F,尋西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申講    検査申請一覧表のとおり

3-検査期日 自 みをヽゼ>年 ρtt f日

至冷ネB2年 rF月

'6自

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果す覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用飾検査記録

成績書管理番号 :04

/



成績書管理番号 :04

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請たよりお確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年月日)'

関原発第 192号
関原発第 212号
関原発第 512号
闘原発第626号
関原発第 25号

(2019年

(2019年

(2020年
(2020年
(2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

3月 24鳳 )

4月  7日 )

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 :04

C

特記事項

ウし/

検査立会責任者 印

ポ|イクアケタ‐ぜア主任技術者

原子力施譲検査官 印

´

冷 肴 後■

系穐焔 猪 /

検査結果

R

検査年月日

令和 二 年

7月 ∂日



添付資料 1

藤西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
(          

成績書管理番号 :04

検査年月日 :令和 工 年  ′月 ∂ 日

検 査 場 所 i関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確躍
0・

―

検査 をす る工事のエ

程、期目及び場所が申

請 書 どお りであるこ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認 υ

軍



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :04

検査年月日i令和 >年  ′ 月 !′ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 C―
必要な図面等が準備されていること。 図画等確認 〇 ,一

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 θ

系統構成が完了していること心
立会/

卵

ξ



(         
添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 104
1                   

検査年角日 :令和 ユ 年 2角  ∂ 日

検 査 場 所 i関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

計測制御系統施設

別添 と参照容器

検査結果 検査方法検査項目

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ておりt技術基準に適合するもので

あること。

備考

。記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の辞,質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特-1-0701(そ の 1)

6



別添 1(1/2)

7



別 添 1(2/2)
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検査結果一覧表

成績書管理番号 :04

や

特記事項

fd t

検査立会責任者 幹

ギ/つ一―ダ'すソ主任技術者

原子力施報検査官 Fμ

彪八 娑

検査結果

役

検査年月日

令和 2 年

ノDtt b日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :04

1          、   検査年月日 :令和 ノ 年 /汐 月 ど 日

検 査 場 所 i関西電力株式会社高浜発電所

検査前確紀事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査とこ係る使用鳶t検

査中請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 Q・ ―

検査 をする工事の工

程―期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認 Θ・二

工事計画の認可番号の

記載 が適切であるこ

と。

記録確認 Q―

/0



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)・

成績書管理番号 :04

検査年月日i令和 2年 /つ 月 ど 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査蔵t確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Q

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ρ・―

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 @IT

系統構成が完了していること。
〇 /

⑩
◎ ―

′/



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)    :
成績書管理番号 :04

検査年月日 !令和 Z年 /ρ tt Ь 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

計測制御系統施

別添 1参照容器

検査方法検査結果検査項目

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

材料検査

寸法検査

耐圧検査

漏えい検査

備考                     `
・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験 。検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特-1-0701(そ の 1)

T3-特-1-0701(そ の2)

。目視で確認した範囲 :添付資料3-3参照

/Z



検査結果

添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使屈前検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :04

検査年月日:令和 2年 /ρ 月 ど 日

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

/

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

耐圧検査

漏えい検査 負

目視以下余白

ノ

備考

/S



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
成績書管理番号 :04

検査年月日 2年 /沙月す日

備考
校正年月日

有効期限
測定範囲 測定精度検査項目 検査用計器 管理番号

ど́′υ,戌 φ

彦っと0ど ノ/・ ●θ
r正 )

耐圧検査

漏えい検査
圧力計 1

て島叫)
2クPD´ ∂.∫

2θ彦兌′/ゝ θつ

耐圧検査

漏えい検査
圧力計

`F)

≧ρ芝拶D夕=2'

2υ2θ ,ノ沙ょきr

耐圧検査

漏えい検査
圧力計

(辱 II)

ど,′∂̀宏
2″

2′2θ′ノ汐 S/

耐圧検査

漏えい検査
圧力計

以下余白

/7



別添 1(1/2)
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別 添 1(2/2)
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水圧、気圧

区分

カ

MPa
漏えい保持時間

分

耐圧検査圧カ

MPa
最高使用圧カ

MPa

ヽ
０

単
舌
ハ
↑
Ｎ

お金
輩

Ｎ
拍

屯

激
蝋
口
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検査結果一覧表

成績書管理番号 :04

ヽ
や

特記事項

なし

検査立会責任者 印

√イ多亨rタデぜ4/主任事甲者

原子力検査官 印

奉代

検査結果

・負

検査年月日

冷和 2年

^ ,1月 16日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録
i        共通事項

咸績書管理番号 :04

検査年月日:海ね Ztt rF月  /う 日

,         ′検 査 場 所 r関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項 !

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用自t検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。    |

記録確認

検査 をする工事ρ 五

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載 が適切 である こ

と。        ,

記録確認

/《?



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査)

添付資料 3二 1

使用前検査記録

成績書管理番号 :04

検杢年舟日 :浴 4む 2年 11月 /と 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査講確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認

必要な図面等が準備されていることと 図面等確認

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
寅

カ



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :04

検査年月日 :汚湘DZ年 //月 /志 日

検 査 場 所 1関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

計測制御系統施設

容器 別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査

耐圧 。漏えい検査

設備及び機器が三事計画た従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に通合するもので

あること。

徽
目視

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3二特―と-0701(その 2)

´

之|



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 104 、

検査年月日:!浴冴D2年  Fl 月 /と 日

検査場所 :関西雫力株式会社高浜発事所

検 査 対 象

計測制御系統施設

容器 別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

外観検査

組立・据付け状態を確認する検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

従
ω

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 ◆検査の品質記録 (※ )による。

1 ※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特二1-0701(そ の 2)

。目視で確認した範囲 :添付資料3-3参照

※ 1: について

目視により確認。

※ 2: につい

て記録確認にて外観検査及び組立 `子居付け状態を確認する検査を確認と

z2



検査結果

添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :04

検査年月日:浴舟りZ年 11月 ′6日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

外観検査 資

目視
※モ

組立 。据付け状態

を確認する検査 久

備考

※ 1:容器 について外観検査及び組立 P据付け状態を確認する検査

を実施。

お



別添 1(1/2)
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別 添 1(2/2)
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関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

:使用前検査成績書

要領書番号 i原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :05 '

令和 之 年 r/月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :05

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自 今和>午 //月 ァ日

至、今不甲―工年′/Fァ 日



成績書管理番号

検査申講五覧表

上記以降の変更を検査申講書の変更申請により確認し表申に追記する。

検査申請書番号

(申講年月風)

関原発第192号 (2σ 19年 8月 13日 )

.関療尭第212号 (2019年 8月 30日 )

関療発第512号 (2020年 2月 3日 )

関原発第626号 (2020年 3月 24日 )

関原発第 25号 (2020年 4月 子日)

ジ

江



検査結果一覧表

成績書管理番号 :05

∽

:特記事項

ケ し

検査立会責任者 拝辟

_演郎盈珊4多ザ 主柱森術暮

原子力施識検査官 印

耗幅イ

検査結果

k

検査年月日

令和 ン近年

//月 ′日



添付資料 1

関菌電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

:        共通事項
成績書管理番号 :05

純露岳:繁遂境岳だ亀畠発遂絲
日

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査中請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること心

記録確認 ⑧・T

検 査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認 e

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認

学



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :05

検套年月日 :令和 二 年 〃 f ′ 耳

検 査 場 所 :関西電力 (株)高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認
Q・

■

必要な図面等が準備されていること。 図画等確認 ⑫ ‐

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 良・○

系統構成が完了していること。 σ―

f



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(二号検査)

成績書管理番号 :05

検奪午
月日:令和 )等 //月

′
日

検 査場所 :関西電力 (株)高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

放射線管理施設

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

・外観

・組立て及び据付け状態

設備及び機器が工事計画に従い製作

され
`据

付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

R

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3r特 -1-0801
。目視で確認した範囲 :添付資料3-3参照キ

6



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :05

検査年月甲 :令禾日 ■ 年 //月 ′
日

検 査 場 所 :関西電力 (株)高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 日 測定値等 検査結果 検査方法

。外観 |

・組立て及び据付け状態
目視

備考

タ



工事計画本文 (原規規発第 1908072号 (令和元年 8月 7日 認可))
放射線管理施設

∞

導
」郭

騨

（
牌
＼

卜
）



丹」添 1(2/4)

謡
雄

7



別添1(3/4)

/0



工事計画本文 (関原発第 392号 (2020午 11月 5日 ))

常設

ま

避
鶉

卜

薇

＼

じ



関西電
1カ

株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領 書番 号 :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :06      「

令和 2年 //月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名   (関 西篭力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申講一覧表のとおり

3検査期日 自 苓和必年/月 ′う甲

益 上令和Z牟 //角 之あ日

4検査場所    使用講検査記録のとおり

5検査実施者  検査結果す驚表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :06

r



成績書管理番号106

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中イこ追記する。

検査中請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号
関原発第 2と 2号

関原発第 512号

闘原発第 626号
関原発舞 25号

(20
(20
(20

(20
(20

1

1

2

2

2

9年

9年

0年

0年

0年

8月 13日 )

8月 80日 )

2月  3距 l)

3月 24日 )

4月  7日 )

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 106

“

特記事項

ろ、  し/

検査立会責任者 印

イ゙ラ申▲ノーΓン 主任技術者

原子力施譲検査官 印

ン烈璃、え

れそ考■

検査結果

R

検査年月日

令和 之 年

/月 チ;日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項       i
｀                  成績書管理番号 :06

擦査年月白 :今和 1注 年 夕 `月
｀

/ど 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社蔦浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申講書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査中請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ることも

記録確認 0
検査 をす る工事め 五

程.期 日及び場所が中

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認

工事計画の認再番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認

イー



′ :添 付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(下号検査)、
成績書管理番号 :06

.1   棧電S♂景 :自どゑ :式茎社魯授鬱を景

検査白t確認事項

権認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記0)融確認 ⑥

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 C
検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認

⌒

0・ T

系統構成が完了していること。
記録石雀認 0∵

す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

1            成績書管理番号 !06

検査午売|1令弾 :>年  夕月
 !アテF

検査場所 :関百電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

放射線管理施設

主配管 (常設) 一式   別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。・

魔 ワ
⑪

備考

・記録事腺認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 。検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成絞書の識別番号 :T3-特-1工 0209(そ の1)

・目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照

ι



添付資料3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 106

検査年月博 :令和 ■ 年 夕 月 /渉 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電丹
~斥

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

放射線管理施設

主配管 (常設)

外観検査
失

目視

組立て及び

据付 け状態

を確認す る

検査

魚

耐圧検査、漏

えい検査

ヽ

R

備考

7



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

1    検査用計器―工覧表
Ⅲ                       成績書管理番号 :06

検査年月日 :令和 ェ 年 7月 /と 日

検査
'~員

目 検査用討器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

耐圧検査

漏えい検査
圧力計

2020.5,21

2020,8,20

耐圧検査

漏えい検査
圧力計

2020.5.21

2020,8,20、

以下余白

お



別添 1-1

熱

琴

撃

絡

褪

経

龍
潔
鑽
額
盤
篠
驀

?



別添 1-2

/′



別添 1-3

′

ｒ

ｒ

ｒ



別添 1-4

/え



ワ
靭

検査方法
検査
結果

令和 >年

7月 rb日

検査年月日
区分

水圧、
漏えい検査

時圧力
(MPa)

時間
(分 )

規定保持
時間
(分 )

耐圧検査時
圧カ
(牌 a)

耐圧検査

規定圧力

(MPa)

最高使用
圧カ
(卜lPa)

備 考

※1:特定重大事故等時における使用時の値

検査対象

＼
“

潮
黒
雨
か
憎



検査結果一覧表

成績書管理番号 :06

＼
｛

特記事項

み レ

検査立会責任者 印

謂 タライ

'ィ

ザフ主午技術者

原子力縁
~決Ⅲオ決査官 印

角 形 を

検査結果

R

検査年月日

令和2年

夕月:,日



添付資料 1

関西需力株式会社高浜寿電所第 3号機 使用前検査記録
｀         共通事項

成績書管理番号 :06

(                      検査年月日 :令和 二 年 ′月
圭,日

'     検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確ェ書愚事項

使用前検査申講書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ることも

記録確認 ②一

検査 をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認 Q―

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認 0・

/す



′ 添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(す号検査)

成僚書管理番号 i06

検今年月日 :守琴日二 年 'F七
ラ

日

検 査 場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認
⑬

・
二

必要な図面等が準備されていることき 図面等確認

検査用講器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 ⑬一

系統構成が完了していること。 9
記録希確認 Q・

′渉



検査結果

添付資料3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(―号検査)

成績書管理番号 106
イ
                    検査年月日 :令琴日二 年  ′ 月 ま,日

検 査 場 所 :Fttl西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

放射線管理施設

一式   別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査,漏えい検査

設備及び機器が工事計画た従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

R
Φ

備考               ′

。記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 -1-0208(そ の 1)、

T3-特 -1二 〇208(そ の 2)

/7



検査結果

添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(‐ 号検査).

(立会検査)

成績書管理番号 :06

検査年月日:令和 )年 ′ 月 ■デ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

放射線管理施設

外観検査 R

目視

組立て及び

掘付け状態

を確認す る

検査

R

耐犀検査、漏

えい検査 R

備考

/′



添魯
‐
資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
成績書管理番号 :06

)3
検査年月日 :令和 ェ 年 月 日

さ

校正年月日

有効期限
備考測定範囲 測定精度検査用計器 管理番号検査項目

2020,記 .29

2020. 10.28
圧力計

耐圧検査

漏えい検査

2020,7.29

2020。 10.28
圧力計

耐圧検査

漏えい検査

2020.8,4

2020.11.3
圧力計

耐圧検査

漏えい検査

2020,8,4

2020。 11.3

耐圧検査

漏えい検査
圧力計

以下余自

/″



設 備 概 要

放射線管理施設

・常設

(次ベエジに続く)

ト
も

澄
郭

Ｐ

（
μ
＼

∞
）



別添 1(2/3)

2/



別添 1(3/3)

（曲
＼
蝋
）

ええ



検査方法
検査
結果

令和 '年
ノ月 ヨゝロ

検査年月日
区分

水圧、
漏えい検査

時圧力

(ヽlPa)

時間
(分 )

規定保持
時間
(分 )

耐圧検査時
圧カ
(MPa)

規定圧カ

(MPa)

最高使用
圧力
(卜lPa)

備 考

※ 1:特定重火事故等時における使用時の値

漁
偽

澄
郭

Ю
ｌ

ｒ



検査方法
査
果

検
結検査年月日

令和 三工年

〆月ュ〕日

区分

水圧、
漏えい検査

時底力
(MPa)

時間
(分 )

規定保持
時間
(分 )

耐履検査時
圧カ
(MPa)

耐圧検査

規定圧カ
最高使用

圧力
(MPa)

備 考

※ 11特定重大事故等時における使用時の値

消
↓

湮

郭

］
―

時



検査結果す覧表

成績書管理番号 :06

漁
各

特記事項

/ホ‐レ

検査立会責任者 守

ギAラィ,7,すラ主任技術者

原子痛 露 検査官 幹

ユ
歩
／

舞，

′

検査結果｀
検査年月日

浴んえ年

//月 2と日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項

検査年月日lχ劫わた肇
績
房昇華乙と督

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項  ・

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検 査 をす る工事の工

程、期霞及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載 が適切である こ

と。

記録確認

えと



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :06

検査年月日 :強疑 た 年 //月 2ど 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認

検査用討器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認、

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良

えπ



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :06

検査年月日:柱施 2年 //月 Z♭ 日

検 査 場 所 :F,尋西電力株式会社高浜発電所

別添 1参照

放射線管理施設

検査結果判定基準検査項目

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

備考

`記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査め品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特-1-0214

・目視で確認した範囲 i添付資料 3-3参照

之2



検査結果

添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

.      (一 号検査)

′(立会検査)

成績書管理番号 :06

検査1月 占 :浴ん え 年 ′′月 2と 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

放射線管理施設

別添 2参照

外観検査 夕く
目視

組立て及び据付け状態を

確認する校査 夕く

備考

27



別添 1(1/3)
令和 2年 11月 26日
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別 添 1(2/3)

令和 2年 司1月 26日
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別添 1(3/3)
令和 2年 11月 26日

Jえ



別添 2

令和 2年 1¬ 月 26日

J3/七





使用前検査成績審

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電
~″

''第

3号機

2検査申講 検査申請一驚表のとおり

3検査期日   自 冷鞄 〃 年 8漏 4日

至 奔荼●Z:準 ?月 ε∂日

4験査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者  ,検査結果‐覧表のとおり

6検査結果    袂査結果■驚表のとおη

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :07

F



検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号

関原発第212号

関原発第 512号

関原発第626号

関原発第25号

(2019年 8月 13日 )

(2019年 8月 30日 )

(2020年 2月  3日 )

(2020年 3月 24日 )

(2020年 4月  7日 )

成績書管理番号 :07

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査事講書の変更申請により確認し表中に追記する。

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 :07

∞

特記事項

なし

検査立会責任者 印

耳猪タアウク'ザう/主任技術者

原子力検査官 印

矛R

検査結果

空

検査年月日

冷和2年

8月 4日



関西電力株式会社高浜発電所第3号機 使用前検査記録
共通事項

添付資料 1

成績書管理番号 :07

検査年月日 :浴癒 Z年  6月  今 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査μ障請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ③―

検査 をする工事の正

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

とと     ‐

記録確認 ①
i二

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と心

記録確認、 ③

4



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

'       了         成績書管理番号 107

検査年月日 :メ泌02年  〕 月 等 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査飾確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

中請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Θ:止

必要な図画等が準備されていること。 図面等確認 ⑧・一

検査用話器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲ギ測定精度を有してぃ

ること。

記録確認 ⑧■

系統構成が完了していること。
立会/

鍮
〇

・ =

ξ



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

・                 成縦書管理番号 :07,

検査■月日 :冷莉 2年  1月  平 昌

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

放射線管理施設

主配管 (常設) 一式 別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査

耐戸上テ険査

漏えい検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ておりヽ 技術基準に適合するもので

あること。

費
目視

記録確認

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書9識別番号 I T3-鶴 '「‐。|。 B

な



設 備 概 要

放射線管理施設

(次ベージに続く)
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検査結果一覧表

成績書管理番号 :07

ヽ
ミ

特記事項

会し

検査立会責任者 印

潜 つデデダテギ1/主任技術者

原子力純暴検査官 印

孝今 盗 |

検査結果

薇

検査年月日

/て`＼んZ年

7月 うθ日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
、                    成績書管理番号 107

検査年月日 :分 角 及年 ?月 Sθ 日

イ 検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項
ザ
使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使帰前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。    )

記録確認 ⑧と下

検査 をす る工事 の工

程、期日及び場所が毎停

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認 Θ・T

工事計画の認～可番号の

記載が適切 で ある こ

と。

記録確認 Θ ―

rg



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 i07

検査年月日 :メ宝
＼
ん 昨  夕 月 θ∂ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認、事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確l認、 Θ・―

必要な斑面等が準備されていること。 図画等確認 ⑧・二

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。              ´

記録確認 良・○

系統構成が完了していること。
砂
記鰯 認

⑧・一

/7



検査結果

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(―号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :07

検査年月日 :狂かん ユ年  7月  じσ日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

放射線管理施設

主配管、

別添1(1/7)～「(6/7)太線枠内の範囲、別添1(7/7)検査範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 I

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。    ァ

2 ⑭

爾

備考   .
。記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 。検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 -1-01031

T3-特 -1-0104

T3-特 -1-0105

・目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照

之ι〉



検査結果

添付資料 8-3

(関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :07

検査年月日 :会M能 ユ年 7月 θ∂ 自

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

外観検査 盆

目視

組立て及び

i届 小:け】犬態

を確認す る

検査

淀

外観検査
虚

組立て及び

才居付 け状態

を確認する

検査

筵

備考

2チ



放射線管理施設

設 備 概 要

工事計画本文 (原規規発第190S072号 (令和元年8月 7日 認可))

(次ベージより記載)
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別添 1(2/7)
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別添1(3/7)
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別添 1(6/7)
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関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

施  設  名 :放射線管理施設

系 統  名

要領 書番 号  :原規規収第 1908133号 08

舟Dフ 行//戸

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名  関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

3 検査申請

4 検査期日

5 検査場所

6 検査範囲

使用講検査申請番号

Fttl原 発第 192号 (2019年 8月 13日 )

調原発第212号 (2019年尋月30日 )

解身:とをξ 〔豊ダ」 奮l:掛 2≧ :'

闘騨幣 パこ (あ力 η4n ηり

自倉紳え▲年 ?月 r′白

至湾れ雹二年/r tt rq日

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

一般財団法人日本建築総合試験所 試験研究センター

大阪府吹田市藤白台

高浜発電所第 3号機

発電用原子炉施設

放射線管理施設

一式

7 検査実施者  検査実施者一覧表のとおり

8 検査結果  検査結果一覧表のとおり



9 添付資料 使用前検査記録

1 検査前確認事項

2 材料検査記録

8 寸法機査記録

4 外観検査記録

5 組立て及び縮付け状態を確認する検査記録

6 検査用計器一覧表

2



検査実施者一覧表

tυ

特記事項

今し

み し

な し

検査立会責任者 印

恭乞弔豚みザ 主任技術者

為乞耳¬摩みf 主任技術者

常ラー井どン 主任技術者

原子力施設検査官 印

工 θ れ

ノ興 夢、額

歩
レ

形

酒 と

と え る

検査年月日

冷紳み年
9月 r′ 日

r2日
r,日

◆沸,元年
?月 鬼0日

脇
|
キ月

も
日



検査実施者一覧表

ヘ

特記事項

案f レ

各し

検査立会責任者 印

各らRゑうザ 主任技術者

碁電甲r_み サ 主任技術者

主任技術者

原子力施設検査官 印

桁 ゴ 施.

聯 繊

辛うK /
ゆ

争

検査年月日

瘍T危年
//月 //日

浴和2年

,,月 サq日

年

月   日



検査結果下覧表

系統名

彎

備 考
組立て及び据付け

状態を確認する検査

月   日

日

外観検査

年

月   日

年

日月

年

日月

寸法検査

桶 え年

,月 と日

よ
冷り諄λ年

91月 2o日

皮

年

月

材料検査

神

7月

/い 年

'3 

日

と
年

月

縄転

藤

検査項目

検査日

結果

検査日

結果

検査日

結果



検査結果一覧表

系統名

臥

備 考

従

年

月

組立て及び据付け

状態を確認する検査

年

月

湾和 フ年

ノ′月 rq日

年

月

衆ヽ

/マ
ト
弁心2年

//月  r9 日

食ヽ

タト観検査

渥》彬た年
/寅 月 //日

溶和 2年

十イ月 lq曰

役

年

月

寸法検査

年

月

年

月

/

免≫脅ん年
ノZ月  //口

侯ヽ

偽組  2 年

′/月  19 日

従

材料検査

検査日

検査日

結果

検査日

結果

検査項目



添付資料 1-1

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項
共通事項

使用前検査 請書の確認
結果 備考確認事項 確認方法 検査年月日

常 口乃年
7月 ′′日 良

症
9神■年
9月 2D日

使用前検査成績書の「3検査

申請」
′
に中請番号 (変更申請番

号を含む。)を記載する。
記録時認

鵠箸日徒

本検査に係る使用前

検査申請書 (変更申請

を含む心)が準備され

ていること。

a
祢

~ん
年

9月 rr 日

↑ルん年
_,月 29日 皮

徒

記録確認

孵
■

鰤
牌 日

検査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書どおりであるこ

とな

櫛 L年
7月 fr日 虫

えつ″た年
9 月、29 督

榊Υ日 魔

工事計画の認可番号

の記載が適切である

こと。

記録確認

ク



添付資料 1-1

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項
共通事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

本検査に係る使用前

検査申請書 (変更申請

を含む。)が準備され

ていること。

記録確認

緒 万言 甚
使用前検査成績書の 「3検査

申請」に申請番号 (変更申請番

号を含む。)を記載すると
熔和 2年
′/月  r? 日 災

年 才

検査をする工事の正

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認

浴浄ん年
/夕 月 //日 甚
熔約 フ年
/′ 月 ′9 日

魚

年 才

工事計画の認可番号

の記載が適切である

こと。

記録確認

警 万日 欠
湾オBフ年
rF月 ザ9日 代

年 イ

β



添付資料 1-2

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

本オ料検査

確託薄、事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が

準備されていること。
記録確認

今れれ年

'月

え日 畠

riヤ
余子r,す
千日徒

ノを`れえ年
/7月 〃 目 魔

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

櫛 盈 年

9月 翼

` 

日よ

イ†キ1社,「 手々1日 魔
勘
″

な 年

月〃日 費

検査用計器が校正さ

れてお り有効期限内

であること及び必要

な測定範囲.測定精度

を有していること。

記録確認

神 乙 年

9月 た 占 よ
賜藉日徒

"〉

砕え年
ノノ 月 //日 費

?



添付資料 1上 2

材料検査

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が

準備されていること。
記録確認

海 62年
11月 tq日 宍

年

一

一

年

一

必要な図画等が準備

されていること。
図面等確認

湾舶 2年

′1戸 r9日 代
年

一

'年

一

検査用計器が校正 さ

れてお り有効期限内

で あること及び必要

な測定範囲、測定精度

を有していること。

記録確認

溌弁心フ年
ど1月  rq、日 灸

年
'

一

年

一

/0



添付資料 1-3

寸法検査

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。 ´
記録確認

柳 る 年

'月

,2日 良
彿 花年
9 月20日

之

湾和 2年

ど1月  '9日 負

必要な区画等が準備さ

れていること。
囲面等確認

伸 れ年

TFと 日 農
つ倖ん年

9 月20日 皮

榊 2年

′,月 F今 日 食

検査用詩器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

記録確認

御 乙年

?月 た日 洩
李券''え 年

9 角2D日 虔

溶オ02年

サィ月rq日 粂

♂/



添付資料 lT4

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

外観検査

確認事項 確認方法 検査年月痢 結果 備考

申講者の品質記録が準

備されていること。|

記録確認

p

鋲 な 年

/ア 月〃 日 謹

′キⅢ2年

′/月 lq日 代
年 /

必要な図面等が奉備さ

れていること。
図面竿確認

赫 Иた 年

/ア 月//日 費

湾ガむツ年

,イ 月19日 負
年 /

/室



添付資料 1-5

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

だ和 2年

′F tt rq日 徽

月   日 ー

月   日 ー

必要な図面等が準備さ

れていることc

図爾等確認

浴細 ″午
′1月 11守 日 従

月   日 ー

月   日 ー

/S



添付資料 2

高浜発電所第 3号機

材料検査記録

検査場所 i関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

鞘 、威ど)

中極角年
9月 f′

r2

F,

日 鹿

備 考         .
※1:鉄筋コンクリートに要求される品質を満たしていることを確認するために以下の項目に

ついて確認 キ4

毘ラ今子うと冒写ケずて撮選夜予翠監ど殺絲移にぅ
□構造体コンクリートの圧縮強度〔ロアルカリシリカ反応性

□遮蔽コンクリートの乾燥単位容積質量  密度の最小値 (     g/cm8)

醜 砺 (7月 rra t佗 口に碇鰈 家 電 凛、佐 )

。記
釜琴守極巻程確轟寝丞最騒撃オ轟乱≧畳:昇指_幹笥-1-2。とI         I

半 3 工 く

菜4i蛸話代ヽ4色R丘基準К占にてぷiぷ主と、ぅこことお臨・

/〒



添付資料 2

高浜発電所第 3号機

材料検査記録

検査場所 :

一般財回法人日本建築総合試験所 試験研究センター

検査範囲 :放射線管理施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

鉄筋コンクジー ト※1

(密度 g/cn3以上)

協
11月 み

口 珠警

備 考

※ 1:鉄筋ヨンクジー トに要求される品質を満たしていることを確認するために以下の項目に

ついて確縛

ロセメン ト、日骨材、国練混ぜ水、医混和材、□混和斉よ

ロフレッシュコンクリー トの性状、

ゴ構造体ヨンクリー トの圧縮強度、ロアルカ ジシジカ反応性

□遮蔽コンクリー トの乾燥単位容積質量  密度の最小値 (     g/cm3)
国鉄筋

づ●を二,ヽ入下0色―帝につt宅稚掘ヽ

メ4二 噺稲げ乳れし4努キμ対と'お搬 をヽ1がとで施潔ヽ

/す



添付資料 2

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

一般財回法人日本建築総合試験所 試験研究センター

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合することな

結果
検査方法検査年月日使用材料検査対象

螂

目視/
ノク月ノ/日

え年鉄筋コンクリー ト
※と

(密 度 g/cm3以上)

備 考

×1:鉄

埓二島議が原す
1:要本される品質を満た

ィ
て

|ゝ
ることを確認す

♀争
めイ

i以下
の項目に

ロセメント、□骨材、□練混ぜ水、□混和材、圧l混和斉と        ｀

国フレッシュコンクリー トの性状、      
下

[l構造体コンクリー トの圧縮強度、ロアルカリ、シリカ反応性

協遮蔽コンクリートの乾燥単位容積質量  密度の最小値 ( 
―

 g/cn3)

国鉄筋     ―

記録確認は、申請者の品質記録 (※ 2)による。

※2:適合性確認検査成績書の識別番 号 : ア 3二 劇監
一 ノ「

ク フ∂/

*3,申蒋都ヽ′垂叶芍t'募孝滓栄とヱ颯え[【 いさやとジ 翼ヽ

/6



添付資料 2

高浜発電所第 3号機

材料検査記録

検査場所′:関西電力株式会社高浜発電所

一般財団法人日本建築総合試験所 試験研究センター

検査範囲 :放射線管理施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合することさ

検査対象 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

鉄筋コンクリー ト※1

(密 度■ Ig/cn3以 li)

冷翻″年
//月 /?日 気

目視/

⑭

備 考

※ 1:鉄筋コンクリー トに要求される品質を満たしていることを確認するために以下の項目に

ついて確認 舜3
.  団セスント、9骨材、図練混ぜ水、図混和材、団混不目剤

財フレッシュコンクリートの性状、

口構造体コンクリ▼卜の圧縮強度、日アルカリシリカ反応性

□遮蔽コンクリートの乾燥単位容積質量 密度の最小値 (     g/cm3)
団鉄筋

。記録確認は、中請者の品質記録 (※ 2)による。

※21適合性確認検査成績書の識別番号 : 7う 一T持
~'r.みめ

|

トメ織 聟違&継学璃鶴蹴魅
|♂

瑠鶏焼
辞 (中静徽麹鳴楳典柔L適 Ч素匙は、3立Lわ塗記喰

/7



添付資料 3

高浜発電所第 3号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高摂発電所

検査範囲 :放 管理施設

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象
主要寸法

(m)

許容寸法
※を

(m)

測定値

(m)
検査年月用

検査

結果
検査方法

オヒ垣と
月

年

日
ノ

確認

東 壁
成

/ 目視/
記録確認

/
年

日月

目視/
記録確認

南壁

月

年

目

自視/
記録確認

年

月 口

目視/
記録確認

勢 月

年

日

目視/
記録確認

導与
天丼

神 亀年

?月 と由佐
Φ
記録確認

中間

床

年

日
=

析
記録確認

通路

天丼
一

月

年

日

目視/
記録確認

考

※ 1:検査において確認した項目は以下のとおり弾今

団鉄筋の組立て精度、□型枠の組立て精度、国主要寸法

※ 2,許容寸法は、工事計画による。

※ 3:公称値

蠍トユ`群れ苗
~武に,五イ

4■祀ψ.

とに字ヽも
'じ

毛碁◆増ユ塊れヽ手畠nし
'tと

導確皆して 韓

/∂



添付資料 3

高浜発電所第 3号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射線管理施設

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象
主要寸法

(m)

許容寸法※2

(五)

測定値

(m)
検査年月 日

検査

結果
検査方法

耳ヒ届堂
年

月 日

東壁

年 / 目視/
記録確認

/ 年

月 日

目視/
記録確認

南壁

年

月 日

目視/
記録確認

年

月 日

目視/
記録確認

身 月

年

日

目視/
記録確認

滞ヽ●
天丼

↑″ 角年

9月 2o日 之 Φ
記録確認

中間

床

年

日
=

新
記録確認

通路

天丼
一

年

月 日

目視/
記録確認

備考

※1:箇
巖揚源旭至藍諄崖「吾星鯨獄冦呈専擢隆、首主要寸法

※ 2:許容寸法は、工事計画による。

※ 3:公称値

君`造:と人`|の 笛′
~1丁
たつ中■

庭余

採 4: 値ヽ

/7



添付資料 3

高浜発電所第 3号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射線管理施設

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容甘法を満足することG

検査方法検査年月日
検査

結果
許容寸法

※2

(m)

測定値

(m)

主要寸法

(m)
検査対象

し負
隠視/
∽

ハ和2年
/,月 r?日

】と且と

ズ釉2年

rF月 イ今日 裟ヽ
固視/
廼

‰
湾棚 2年

′十月19日 久
東壁

久 勘
浴和2年

//月  ′9 日

沿和2年

/1角 イq日 負
自視/

翰

南壁

ガ貌)2年
ど,月 ′9 日

ｈ負 飴西 壁

吹ヽ
目視/
処

溶和2年

′′月 r9 日
天 丼

お翔?年

/′ 月r9 日ヽＲ
目視/
廼

中間

床

災 鵜
′孝02年
r/月 rq 日

通路

天丼

※1:検
巖続源姶こ藍語樫13昼緑盈冦呈宅建挫i回生要寸法 ※歩

※ 2:許容甘法は、工事旨r画 による。

※ 8:公称値

・ 記録確認は、申請者の品質記録 (※ 4)による。

※ 4:適合性確認検査成績書の識別碁号 i耳 3-為サ|~2。 Di

共∫ ミ痢 花49R,lQ.砿 9、じn、れ 秩 11日予日脇 1癖粧舅修郎,aた崇益帷す去漆代府1た欽間輸 と,Ik繍

考

■ヽ こと

20



添付資料 4

高浜発電所第 3号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射線管理施設

判定基準 :'有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、

浸食)がないこと。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

倉汗ワえ年
/コ 月 //日

ヽ

尿
学r

港ggg笞畜δ洋2

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 : アS,彎 P/… ノク′/

渫//メス1以稗 欺斯レ宅っぃマ廃迅峙

2 ,



添付資料 4

高浜発電所第 3 号機

外観検査記録

検査場所 :関 西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 i放射線管理施設

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、

浸食)がないこと。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

舟 92年
//月 r守 日 央 響確認ず悦

備考

。記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :T3,特 ヽ
|… 2心 あ

|

*1ミ 枷 教 臆RXnに 懃ぬ(佐 巌躯i言これれ班 言るこ洋 るヮた独
油 と々簡

'り

このイム郷の卜?い 1許廟 誼と費え
(二 tF,a tt gll牽 氏み徽D

2Z



添付資料 5

高浜発電所第 3号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射線管理施設

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

角 2年
′/月 1費 日 曳 認

備考

:

※ミ継 |'こ】有i偽ゥ心駒4へみ螢

(

お



高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

1:Ogを え 5,000g以 下 :± ig、 5,000gを 超え 20,000g以 下 :± 2g、

20,000gを 超えるもの :± 3g

添付資料 6

rf～ rs

2甲

管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考検査項 目 検査用計器

1

／便

Ｊ

／

／

9/5/
１

　
２

０

　
０

２

　
２

６

　

５寸法検査
コンベック

ス

／

／

／

／

９

　
１

１

　
２

０

　
０

２

　
２

６

　

５材料検査
コンベック

ス

2019/4/18

2019/10/17
材料検査 エアメータ

/9/26

/9/25

８

　
０

０

　
０

２

　
２材料検査

デジタル温

度計

2021/2/28

カンタブ

低l農度品
材料検査

塩化物量測

定器

2019/8/24

2020/8/23
材料検査

音叉振動式

イまか り

以下余白



添付資料 6

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器∵覧表

検査年月日 俸 ん年 9月 2つ 日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校二年月 日

有効期限
備 考

有難 生 a>ヾフ7入
ユ舛7、 夙′う

20'I、す、′
=

Li然呼
>した千余臼

⊇す



添付資料 6

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

I

状騨

検査項 目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月 日

有効期限
備考

ガ細騨 鞠
ェ。lq、 ュ、1丁

ュリ上o.ユ 、1牛 戸と純徽

鵞オ■態 ノデス 工oi9も ユ.lζ

ぅoユO.ユ 、サ牛π鑢

2【
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27



力氣
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関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領 書番 号 :原規規収第 と908138号 99

成績書管理番号 :09

令和 之 年 //月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

8検査期日 自  令和 >年 //月 〃 日

至   令禾H工 年 r/月 ′D日

4検査場所    使用講検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

戒績書管理番号 :09

/



検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第192号 (2019年 8月 13日 )

関原発第212号 (2019年 8月 30日 )

関原発第629号 (2020年 3月 24日 )

関原発第26号 (2020年 4月 7日 )｀

成績書管理番号 ,09

検査申請二覧表

上記以降の変吏を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

>



検査結果一覧表

成績書管理番号 :09

特記事項

み ヒ/

検査立会責任者 卑

材う|ア タデギン主任技術者

原子力施設検査官 卑

，ア
ね
昭

秀ヽ
〕ン
フ
摘
リ 考 オ

検査結果

よ

検査年月日

令和 |≧ 年

//戸 μO日
時



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :09

検査年月日 :令和 どと年 71月  /θ 日

検 査 場 所 :関西電オ (株)高浜発電所

検査前確認事項

使簾議検査中請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検査をする工事のエ

十程、期日及び場F~斤 が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認
(1::,')・

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認

努



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

I   成績書管理番号 :09

ノ険査年月日 :令和 工 年 /́月 ィ∂耳

検 査 場 所 :関西電力 (株)高浜発電所

検査前確辞忍、事項

確講事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 9・ T

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認
○

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ることと

記録確認 良 ○

系統構成が完了していること。
立会/1爺 9

年



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :09

検査年月日 :令和 二 年 ′/ 月 /∂ 日

検 査 場 所 :関西電力 (株)高浜発電所

検査結果

原子炉格納施設

別添 1参照

検査結果 検査方法検査項目

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

・耐圧検査

・漏えい検査

l薦考           サ                    「

・記録確認はi工事計画に基づき申請者が行った試験 。検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認旗査成績書の識別番号 :T8-特■-1002,T3-特■-0877

み



工事計画本文 (原規規発第1908072号 (令和元年8月 7日 認可))

設 備 概 要

原 子炉格納施設

別添1(1/33)

(令和2年 H月 10日 )

にァ

′



別添 1(2/33)

(令和2年 11月 10日 )

8



別添 1(3/33)

(令和2年■月 10日 )

ｎ
７
た



月町シ焦1 (4/33)

(令和2年 11月 10日 )

19



別添1(5/33)

(令和2年 11月 10日 )



別添1(6/33)

(令和2年 11月 10日 )

r昇



別添1(7/33)

(令和2年■月10日 )

′〕



別添 1(8/33)
12年 11月 10日 )

|ガ



別添 1(9/33)

(令和2年 ■月 10日 )

ξ/



別添1(10/33)

(令和2年 11月 10日 )

′
ム
υ



別添1(1733)
(令和2年 11月 10日 )

イ7



別添1(12/33)

(令和2年 11月 10日 )

p



丹町ン代1 (13/33)

(令和2年 H月 10日 )

β

イ

ー



別添1(14/33)

(令和2年■月 10日 )

>0



別添 1(15/33)

(令不日2年 11月 10日 )

>



男けン憮1 (16/33)

(令和2年 11月 10日 )

ン
>



別添1(17/33)

(令和2年 H月 10日 )

3>



別添 1(18/33)

(令和2年 11月 10日 )

ユΥ



別添 1(19/33)
11月 10日 )

レ
く
υ＞



別添 と(20/33)

12年 11月 10日 )

ン♭



別添1(21/33)

洋11月 10日 )

瑚



別添1(22/33)

(令和2年 11月 10日 )

爺



別添1(23/33)

(令和2年 11月 10日 )

)l



別添1(24/33)

(令和2年 H月 10日 )

魯
υ

ヽ

ブ



別添1(25/33)

(令和2年 11月 10日 )

も|



別添 1(26/33)

(令和2年 11月 10日 )

つΣ



別添 1(27/33)
2年 11月 10日 )

)



別添 1(28/33)
二十1月 10日 )

`3牛



別添1(29/33)

(令和2年 11月 10日 )

≫笠



別添 1(30/33)

(令不日2年111月 10日 )

ｒ
ｋ
Ｕ

■
プ



別添1(31/33)

(令和2年 11月 10日 )

へ
，
′

D



丹I!ψ憮1 (32/33)

(令和2年 11月 10日 )

アが'



別添1(33/33)

(令和2年■月 10日 )

涯



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要 領 書番 号  :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号:19

令和 2年 3月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

i発電所名    関頭電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申講一革表の■おり

3検査ダ胡日 苓和 2年 3桐 3日

十
令不臓2年 3月 ή日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施着   検査結果■覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

_7添付資料    使用前検査記録

成鮫書管理番号 110

自

　

　

至



成績書管理番号 110

検査申請二覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申講書番号

(申講年月日)

関原発第 192号 (2019年
関原発第212号 (2019年
関原発第 512号 (2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3風 )

Z



検査結果―覧表

成績書管理番号 i10

"

特記事項

念レ

検査立会責任者 印

ギ篤争′アタデ■
び
γ 主任技術者

原子力施説検査官 印

術病 為ι■

k,ュ え人■

検査結果

掟

検査年月日

令和 之年

3月 3,4い由



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管響番号i10

検査年月1日 :令和 2年  3 月 3 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項  :
使用前検査中請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認
OPT

検 査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書どお りであるこ

と。

記録確認

工事計画の認可番́号の

記載が適切で ある こ

と。       ・

記録確認 鰻)・
下

4



関閣電ナJ株式会社高浜発電所第 3号機

(二号検査)

添付資鵜3-1

使用前検査記録

成́績書管理番号 :10

検査年月日 :令不E2年  S 月 3 日

検 査 場 所 :閑西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申講者の品質記録が準備されていること。 記録確認

必要な図面等が準備されていることど 図面等確認 Θ・T
検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。   メ        i
記録確認 ⑧。一

系統構成が完了していること◇
9
記録確認 Θ・■

す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :10

検査年月日 :令和技 年 3 月3,4‐ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

原子炉格納施設

原子炉格納施設

原子炉格納施設

発電用原子炉施設

計測翻鶴系統施設

検査結果 検査方法粗定基準検査項目

⑩
／

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、ま居付けされ、所定の性能を有 し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

４発

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

織屋検査、漏えい検査

備考                      ′

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行わた試験・検査の品質記録 (※ )に よる。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T8-特 一と-037と 、T3-特 ■1-1001

・目視で確認 した範囲 :添付資料 8-3参照

b



添付資料 3-3

F美弓西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

i(立会検査).
成績書管理番号 :10

'             検査年月日 :令和 2年 3 月 3 日

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 瞑 目 測定値等 検査結果 検査方法

外観検査 漣

目視

組立て及び

据付 け状態

を確認す る

検査

た

職垂検査、漏

えい検査 た

備考

7



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録
.検査用計器一覧表

成績書管理番号 :10

検査年月日:令和 2年 3月 う 日

検査項目 検査用計器 管理番号 涙1定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

耐圧検査

濡えい検査
圧力計

z∂2つ、スノと

2D2う、4、 30

雨↓圧検査

漏えい検査
圧力計

2o29、 /、 /♭

之o20(4、 30

以下余産l

8



検査対象

浬
郭

岸
―

牌

太枠の範囲について確認



ヽ
〕

太枠の範囲について確認

道
鶉

岸
―
膊



＼

＼

翌

郭

牌
ｌ

ω

太枠の範囲について確認



記録確認

検査結果

捷

検査年月需

心的ユ年
3月 3日

区分

水圧、気底漏えい検査時

圧力 (MPa)

2/

検査時

保持

時間

(min)

雛
階
爛
くｍｉｒ‐，

耐圧検査時

圧力

(卜lPa)

耐圧検査

規定サエカ

(確a)

最高

使用圧力

(Ⅲl)a)

構成

重大事故時等 (特定重太事故等時を除く)における使用時の値

特定章_大事故等時における使用時の値

備 考

※ 1

※2

検査対象

(貫通部番号)

帝

＼

脚

渤
工
恭
か
Ю



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領 書番号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 :H :   |

令荼ロカ年 3月

原子力規制委員会







検査結果一覧表

成績書管理番号 :H

し

特記事項

な し

検査立会責任者 印

¬ドrち
デ″タデぜ/主任技術者

原子力施設検査官 印

五 蜀ヽ 翠
し
|■ !

入》為人■

検査結果

廷ヽ

検査年月日

令和 2年

3月 3日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :H

検査年月日 :令和
1鬼

年 3月  S 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。     |

記録確認

検査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。「

記録確認

工事計画の認可番号の

記載 が適切である こ

と。

記録確認

タ



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

i                成絞書管理番号 :■

検査年月日 :令和 2年  3 月 う 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高操発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ⑬・下

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 Θ・二

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な浪!定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 Θ―

系統構成が完了していること。
働
記録確認 Θ■

●



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)｀

1     戒縦書管理番号 :11

検査年月日 :令和 之 年  こ 月 3 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電戸ジ:

校査結果

検 査 対 象

発電用原子炉施設

原子炉格続施設

主要弁 :I■■   別添 と参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査

外観検査

経立て及び李居付け状態を確認

する検査      :

耐圧検査、漏えい検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、才居付けされ、所定の性能を有し

てお り、技術基準に適合するもので

あること。

炭 /

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験 `検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 iT3-特 -1-0204

・ 目視で確認 した範囲 :添付資料 3-3参照

b



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録
.(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 iとと

検査年月日 :令和 2年  3月  ' 日

検 査 場 所 :F美弓西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 壊 国 測定値等 検査結果 検査方法

外観検査 掟

目視

組 立て及び

据付 け状態

を確認す る

検査

k

耐圧検査、撮

えい検査 k
備考

ク



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
成絞書管理番号 :■

検査年月日:令和 2年 3ヽ月 5日

検査項澪 検査用計器 管理番号 測定範囲 淑1定精度
校正年月日

有効期限
備考

耐圧検査

漏えい検査
圧力計

″D2p、 ス/6

2¢♪、4、〕ο

麟圧検査

漏えい検査
圧力詩

2∂クつ、ム/ど

をつ2D、4、 うo

以下余白

8



や

検査対象

翌
郭

岸
太枠の範囲について確認



汚可添 2

３

＼

口

耐圧検査、漏えい検査記録

検査方法

Ψ
記録確認

甲
記鞠

り
/

記録確認

υ
/

記録確認

備 考

※ 1:特定重大事故等時における使用時の値

検査
結果

淀

後

丈/

た

水

毎れ掃
F止

1 

検査
等F園

令和 ユ 年

3月 3日

令和 二 年

3月 3日

令和 2年
3月 9翻

令和 2年
3月 3日

漏えい検査
時圧力
(岬 a)

検査時保持
日寺間
!(分

)

,Z

12

i2

12

規定保持
時 F瞬電
(分 )

10

10

10

10

耐圧検査時
圧カ
(MPa)

耐圧検査

規定サ王力

(ⅢIPa)

最高使用
圧力
(卜IPa)

検査対象



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

t使用前検査成績書

要 領 書番 号  :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :12

か和′年 夕月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

g検査期日    ,自 会覇鮨 Z´ 年

'月

p・ 日

圭今紳″年夕羽¢白

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果下覧表のとおり

6検査結果    襟査結果一覧表のとおり

7_添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :12



成績審管理番号 :12

検査申請―覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更寧講により確燃iし表中に追謡する1

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号

関原発第 212号
関原発第 512号

関原発第 626号
蘭療チ澄第 25号

(2019年
(2-019年十

(2020年
(2020年
(2020年

3月 13日 )

8月 30日 )

2月  8日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

を



検査結果∵覧表

成績書管理番号 :12

"

特記事項

蕩 ヒ

検査立会責任者 印

氣ヴイタア′ダコデイ主任技術者

原子力瑠|卜査官 印

↓′五多

彰八 整

検査結果

&

検査年月日

翁謹 2年

ノ月ヌ、日
7



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録' 
共通事項

成績書管理番号 :12

検査年月日 :埒汚筆2年 ヽ夕 月夕、,日

1               検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項                                 Ⅲ

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。      、

記録確認 Q・ T

検 査 をす る工事 の正

程、期 日及び場所が申

請書 どお りである こ

と。

記録確認 ⑧・一

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

と。

記録確認
C診

・ 一

文



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 .使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :と 2

検査年月日 :吟釉 2年 ク 月 夙 ダ日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ⑧・―

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 Q・
二

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 0・ =

系統本竜成が完了していること。
9
∽ ○ ・ T

す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :12

検査年月日 :琴湖臣 2年 夕 昂″ ,ダ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

原子炉格納施設

主配管 別添 1の太線「黒」枠内の範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法′険査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査

漏えい検査

設備及び機器が工事計百口に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

ヽ

R
⑭

∽

備考

。記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別1番号 :T3-特 -1-060と
。目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照

ど



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 ::2

検査年月日:◆声'2年
ク 月 ″ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

原子炉格納施設

主配管

耐圧検査

漏えい検査 貴

目視
外観検査 負

組立て及び据付け状態

を確認する検査 掟

備考

※別添 1参照の太線 「赤」枠内の範囲 (検査範囲の詳細については、別添 2参照)

タ



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
成績書管理番号 :12

検査年月日 : 2年 ク月た日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

耐圧検査

漏えい検査
圧力計

彦∂2υ ,FiZ

芝,2υ ,91′
ここブ

2D2',び し2

2つ2つ .?、 /
傍け

耐匠検査

漏えい検査
圧力講



水圧.気圧

区分

備考

※ 1

※ 2

※ 3

別添 1参照の太線 「赤」枠内の範囲 (検査範囲の詳細については、別添 2参照)

特定重大事故時における使用時の値

使用圧力
※?× 1.0(17.OMPa× 1.0=17.OMPa)以上

漏えい検査圧力

MPa
保持時間

分

/イ
い

耐圧検査圧力

MPa※ 3
検査対象

|

最高使用圧力

MPa※ 2

原子炉格納施設

主配管 ※ 1

遭
郭

∞



別添 1

絡
縦

認
娯
罷
業
Ｌ
脂
懸

/∂



別添 2

災



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番 号  :原規規収第 1908と.38号 99

成績書管理番号 :12-1

浴れた準̀/θ 月

原子力規制委員会



使用説検査成績書

1発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査ダ翻日 自 今んえ年/ク月と日

至分ん々年″月♭日

4検査場所    使用前検査記録 fノ)とおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :12-1



成績書管理番号 :12-1

検査申講一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号

関原発第 212号

関原発第 512号
関原発第 626号
関原発第 25号

(20
(20
(20
(20
(20

19年

19年

20年

20年
20年

8月 13日〉

8月 30日 )

2月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

え



検査結果一覧表

成績書管理番号 :12-1

∝

特記事項

俳 し

検査立会責任者 ロユ

ボ
7う

一
了

夕
下

ツ
キ

任 技 術
者

原子力魏諜検査官 亭程

Ⅲ彰 柔丹

検査結果

夕く

検査年月日

貌 年

/Dtt b甲



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :12工 1

検査年月日 :Z彬修 2年 /θ 月 、あ 日

1              検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検 査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請 書 どお りである こ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

と。

記録確認

4



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)   :
1                           成績書管理番号 :12-1

検査年月日 :濯羽修2年 /′ 月 ど 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 ・ 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認

必要な隠面等が準備されていること。 図画等確認

検査用計器が校正されており有効理限内であ

ること及び必要な測定範囲、測定精度を有 して

いることと

記録覇窪認

系統構成が完了していること。 脇

∫



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(二号検査)

成績書管理番号 :12〒 1

痰査年月日 i厖勒修 2年 /θ tt b日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

原子炉格納施設

(別添 1の太線枠内の範囲)

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査   :

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査    I

耐圧検査

漏えい検査 :

設備及び4幾器が工事計画に篠い製

作されて据付けされ,所定の性能を

有しており、技術基準に適合するも

のであること。

え /

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験ユ・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3二特-1-0405     1
。目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参 照

あ



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

(立会検査)       ィ |

成績書管理番号 :12-1

検査牟月日 :ρ殊72年 /θ 月 渉 占

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

原子炉格納施設
外観検査 た

日核と
※

組立て及び据付 け状

態を確認する検査 夕く

備考

※ :風添 1の太線枠内の範囲 (検査範囲の詳細については、別添 2参照)

7



(令和 2年 10月 6日 )男∬添 1(1/2)

（代
＼
】
）

誌
楔
景
準
唾
畔
蟹

8



(令不日
｀
2年 10月 6日 )月町添 1(2/2)

（ミ
＼
∝
）

7



(今和 2年 10月 6日 ),夕 :添2

/フ



10月 6日

////往



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番 号 :原規規収第 1908133号 99

成績議管理番号 :13■

令和 2年・8月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名  ! 関西電力株式会社薦浜発電所第3号機

2検査申請   検査事講‐覧表のとおり

3検査期日 令れ 2年 8月 2迭 日

令和 2年 8月
'と

目

4検査場所   :使用前検査記録のとおり
｀

ぶ検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管'理番号 :18■

自

　

　

至



成績書管理番号 113-1

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

,

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号

関原発第 212号
関原発第 512号

関原発第 626号

関原発第 25号

(2019年
(2019年
(2020年

(2020年

(2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 :13-1

仙

特記事項

なし

検査立会責任者 印

耳 均 タ
ノ ィ

タ
Tぜ 命/主

任 技 術 者

原子力検査官 印検査結果

資

検査年月日

冷和 2年

B月 2と 日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成綾書管理番号 i13「 1

検査年月日 :令和 Ztt a月  2`日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確議ηぃ事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 0エ

検奪をする工事のエ

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

と。

記録確認 0,T

4



添付資料3-l

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 113■

:             検査年月日 :令和 2年  殷 月 フ

`日検査場所 :関西電力株式会社高採発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認
○

・
下

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ⑧ ―

検査用話器が校正されており有効期限内である

こと及び必宴な測定範囲(測定精度を有してい

ること。 ｀

記録確認

系統構成が完了していること。
立会/

○―

う



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(―号検査)

添付資料 3-2

成績書管理番号 :13■

検査年角日 :令和 2年  &月  2ど 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

原子炉格納施設

主配管  常設 別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法‐

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び裾付け状態を確認

する検査

耐圧検査

漏えい検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、才居付けされ、所定の性能を有し

ており(技術基準に適合するもので

あること。

賓
目視

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験 。検査の品質記録 (※)による。

※適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 -1-0201(そ の1)

T3-特-1-0201(そ の3)

6



設 備 概 要
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・常設
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別 添 1(7/14)
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別 添 1(3/14)



別 添 1(9/14)



別 添 1(10/14)
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別 添 1(12/14)



別 添 1(13/14)



別 添 1(14/14)



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機
'使

用前検査成績書

要領書番号 :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :13-2       .

分ん2年 7月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名  I関 西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自分り'9支 埠 T角 ′T日

至`好れ ヌ年?月 ′?日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記傷設

成績書管理番号 :13-2



成績書管理番号 :13-2

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申講により確認し表中に追記する。

検査申請善番号

(申請年月日)

関療発第 1

関原発第2

関原発第5

関原発第6

関原発第2

92‐零・(2019年 3月 13日 )

12号 (2919年 8月 30日 )

12号 (2020年 2月 3日 )

26号 (2020年 3月 24日 )

5号 (2029年 4月 7日 )

Z



検査結果一覧表

成績書管理番号 :13-2

"

特記事項

ゲ″卜し

検査立会責任者 印

ボ汀ラr r夕 ,ぜy主任技術者

原子力施幾検査官 印

千今 後■

検査結果

λ

検査年月日

参んヌ準
7月 ノクロ



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号

.:13-2

検査年月日 :分布 子年 ?月 /7日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用講検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含むc)が準備されてい

ること。

記録確認 Q―

検 査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請 書 どお りで ある こ

と。

記録確認 ⑧・下

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認
Q・

―

4



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :13-2

検査年月日 :分券▼潔年 T月 ′7日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ⑧・―

必要な区面等が準備されていること。 図面等確認 Θ・■

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 Θ・″

系統構成が完了していること。
⑦

/

繍 Θ→■

す



:    添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :13-2

検査年月日 :つ埓7又年  ?月 ノ7日

検 査 場 所 :Fttl西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

′
原子炉格納施設

別添 1参照の太線枠内の範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、デ
~舜

定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること心

盈
①

⑮

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 。検査の品質記録 (※ )による。

※ 通合性確認検査成績書の識別番号 IT3-特 -1-0101

T3-特 -1-0102

・目視で確認した範囲 :添付資料 3生 3参照

ど



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :18-2

検査年月日 :心得 又年 ?月  ′7白

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

4父査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

外観検査 風

目視

外観検査
え

組立て及び

据付 け状態

を確認す る

検査

λ

組立て及び

据付 け状態

を確 認す る

検査

λ

備考

7



別添 1(1/2)

絡
艇

ど



男ゝ恭 1(2/2)

佐



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領 書番号 :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 i14■

今↑92年 ,o月

原子力規制委員会



使用講検査成績書

1発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査準請ギ覧表のとおり

3検査期日 白牟和 2年 ク月′日

至ハギ魯 p年
/ο 月ュメ日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5'検査実施者   検査結果す覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 11牛士



成績書管理番号 :′14-と

検査申講一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号

関原発第 212号
関原発第 512号
関原発第 626号
関原発第 25号

(2019年

(2019年

(2020年

(2020年

(2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 :141

∪

特記事項

徳 し

検査立会責任者 印

韓＼夕f‐ クーCレ キ任技術者

原子力据四機査官 印

詢彩又窪

彰ふ・を■

検査結果

一＆

検査年月日

今未鬱 年

日

ｚ

尻

？
″月



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

,共通事項
成績書管理番号 :14■

検套年月首:者汐帥2年 ク 月尻:?日

検査場所 :Fぅ目西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使濡前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 0・ T

検査 をす る工事の工

程〔期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

とぉ

記録確認 Θ・下

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認 O・ T

年



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査〉

添付資料 3下 1

使用前検査記録

成績書管理番号 i14■

検査年月ロツ笹静 2年 夕 月″ 9ゝ日
1検 査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法
―

結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Q―

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 Q・ 下
検査用計器が校正されており有効堀限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 Q・
―

系統構成が完了していること。
0
爾 Q―

争



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :14-1

検誉年月日:/挙

～

2年 ク 月廃`夕
日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

原子炉冷却系統施設

主配管

原子炉格納施設

主配管 丹ほ添 1の太線枠内の範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

礁 謝

(支持藉造物検査タ

設備及び機器が工事計画に従い製作

されt据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

ヽ

長
Φ
/

⑩

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※ )による。

. ※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3■特-1-0210、 T3-特す1-0601

・目視で確認した範囲 :添付資料e-3参照

`



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜寿電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)         |
(立会検査)

成績書管理番号 :14■

検査年月日 :今

～

2年 夕 月 ′ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査結果 検査方法測定値等検査対象設備名

主配管

主配管

原子炉格納施設

備考

※検査範囲の詳細にっいては、別添 2参照

η



原子炉冷却系統施設

09

瀬
一章
那
一―
岸



別添 Ⅲ2

9



別添 卜3

/0



別添 14

rr



別添 Ⅲ6

/ユ



別添 1-6

/〕



別添 卜7

r生



別添 卜8

/す



別添 19

16



別添 卜10

17



別添 1-H

認
娯
軍
鸞
墨
脂
抵
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別添 21

/9



丹噂滋焦2-2

夕。



検査結果一覧表

成績書管理番号 :14-1

Ｗ
一

特記事項

な し

検査立会責任者 印

炉゙‐'ターと|ン 主任技術者

原子力麹譲検査官 印

み 入 氣■

馬
ヽ

傷 そ ■

検査結果

皮

検査年月日

傍 2年′

7月 r6日



関西電力株式会社高浜発電所第 3

共通事項
号機 使用前検査記録

添付資料 1

成績書管理番号 :141

持群 2年 7売  /あ 日検査年月日

検 査 場 所 :関西竃力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使漏前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認
Θ

・
二

検査 をす る工事 のエ

程、期日及び場所が申

講書 どお りであるこ

と。

記録確認 Θ■

工事計画の認可番号の

記載 が適切 で あるこ

と。

記録確認 ⑧―

22



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査)、

添付資料3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :14・ 1

検査年月呂 :つ俸 2年  7月  /b日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備 されていること。 記録確認 ①―

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ○■
検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。         ‐
記録確認 篭勢・

二

系統構成が完了していること。
9
鞠 Θ―

泌



検査結果

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :14与 1

検査年月日:今″ 2年 7月 ′b日

検 査 場 所 :F共写西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

放射線管理施設

主配管 (常設)一式 別添 3参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

夕l、湖尿′A
噂朋等峰を 設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

史 Φ
/

記録確認

備考

。目視で確認した範囲 :添付資料 3二 3参照       十

ユ与



検査結果

添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)  .
(立会検査)

成績書管理番号 :14〒 1

1 検査年月日 :毎静 2年 7月 /b日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項目・ 測定値等 検査結果 検査方法

放射線管理施設

主配管 (常設)

支持構造物検査 淀 目視

備考  ・

※検査範囲の詳細については、別添4参照

2年
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検査結果一覧表

成績書管理番号 :14-1

）
や

特記事項 ,

恣し

検査立会責任者 印

汗メィタffタテぜソキ任技術者

原子力検査官 印

〉F＼ れ子

検査結果

Ｒヽ

検査年月日

令和 2年
8月 2?日



添付資料 l

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
'    成績書管理番号 :14■

検査年月日 :令和 2年  8月  2守 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項 .                十

使帰前検査申請善の確認

確認事項 確認、方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 Θや一

検 査 をす る工事 のエ

程、期日及び場所が草

講書 どお りで ある こ

と。

記録確認 ③―

工事計画の認、可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認 ①―

30



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機
′  、    (一 号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :14-1

検査年月日 :令和 2年  8月  2?日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ◎i下

必要な図面等が準備されていること。 図函等確認 Q・ 一

検査用計器が校正されており有効期焉艮内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 良・〇

系統構成が完了していることち
立会/
記録確認

良 ,(Э

31



検査結果

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :14-1

検査年月日 :苓禾霞 2年 .月  27日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

原子炉格納施設

主配管   常設 別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

鵬
級タィ紗

(支持構造物 )

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。      .

徽
目視

備考

。記録確認は、工事計画に基づき中請者が行つた試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検△成績讐の識別番号 :Tら 石甲冬 一 キー。 2()it当 ?3)

3ユ
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検査結果一覧表

成績書管理番号 :14-1

↓
６

特記事項

tヒ

検査立会責任者 印

募羽う/,タ デイレ主任技術者

原子力籍裂検査官 印

孝キ千魚井 ■

検査結果

魔

検査年月日

分んス年
7角 3θ日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

1            共通事項
戒績書管理番号 11年 1

検査年月日 :分み ス年 ?月 ヨρ日

t            
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査議確認事項

使用島ti検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使粛講検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 Θ ―

検 査 をす る工事 のエ

程、期 日及び場所が申

請 書 どお りで ある こ

と。

記録確認 ⑧・一

工事計画の認可番号 lノ)

記′載が適切であるこ

と。       
イ

記録確懇 ○

生7



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :14■

検査年月日:参ん ス年 ?月 S沙 鳳

検 査場所1関西電力株式会社高浜発電所

検査自t確ェ稽、事項

確認事項 確認方法 糸きЯ磁 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ⑧

必要な隠画等が準備されていること。 図函等確認 ⑧・―

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 良・O

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良・○

48



検査結果

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(下号検査)

添付資料 3二 2

使用前検査記録

成績書管理番号 i141

検査年月日 :分 朱,2年  ?月  3て,日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

放射線管理施設

主配管

別添 1(1/4)～ (3/4)太線枠内の範囲、別添 1(4/4)検 査範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

腸傷摯
朧

t

(支
持構造物検査

)

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

魔
目視

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申講者が行った試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 lT3-待-1-0103
●

4'



放射線管理施設

設 備 概 要

工事計画本文 (原規規発第1908072号 (令和元年8月 7日 認可))

(次ページより記裁)
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別添 1(3/4)
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別 添 1(4/4)

Ь
~3



検査結果下覧表

成績書管理番号 :14il

均
デ

特記事項

■
し/σ

検査立会責任者

¬宦イ,ャ ンク戸ずγ主任技術者

原子力検査官

徽
ユ貰
ノデt 本

検査結果

隣ヽ

検査年月日

令和 2年

r∂
月》,日



添付資料 と

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
ィ                            成績書管理番号 :141

1                     検査年月日 :今為 2年 ′ο 月 ュ/日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項
‐

使用講検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ① 一

検 査 をす る工事 のエ

程、期日及び場所が申

請書 どお りである こ

と。

記録確認 ① た

工事計画の認可番号の

記載が適切である こ

と。

記録確認 ① ―

灯



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :14-1

検査年月由 :今令 2年 rO月,ュメ日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事ユ頁

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 0・ 一

必要な隠画等が準備されていること。 .図面等確認 Θ―

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範睡l、 測定精度を有してい

ること。

記録確認 良・○

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良・〇

年

`



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)i

成績書管理番号 :i41

検今年月日 :今ゎ >年  ′9月 >/日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

3!7

検 査 対 象

原子炉格納施設

別添 1参照

原

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

外続倹査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

(支持構造物検査)

設備及び機器が工事計画た従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

隈ヽ
目視

備考

・記録確認は、工事言r画 に基づき申講者が行った試験・検査の品質記録 (※)による。

× 適合性確認絞査成績書の識別番号 :T3-特-1-0601    1

甘:ロト1」写:=ヨξ,11,:三材を,1七″|,ことJ44廿甘
'日

]卜 :



男u"氏 1(1/2)

設籍騒分 機器修(:分 支持構造物番号 検査目

今網ユ斉
tORJ B

原子炉冷料系統施設
原子炉オ浄納施設

皓



月1"巖 1(2/2)

施設区分 設備懸分 機器区分 設備名称 支持構造物番号 検査 日

主難管

4わえ右
10R〕,1巳

原子市冷去p系統施設
原子炉格納施設

争?/E



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番 号  :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :14-2

令和 Z年 3.月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期爵 自i.令和 之 年「3月 移 日

至 令和2年 3月 今回

4検査場所    使用前本灸査記鉾のとおり

成織審管理番号 :14-2

5検査実施者   検査結果二驚表のとおり

6検査結果    検査結果■覧表のとおり

7添付資料    使用前検査言己録

/



成綾書管理番号 :14-2

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に違記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号 (2019年
関原発第 212号 (2019年
関原発第 512号 (2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

Z



検査結果一覧表

成績書管理番号 :14-2

ψ

特記事項

は し

検査立会責任者 印

ギイうr― タイギン主任技術者

原子力施設検査官 印

石姻 ぬ‖

大左勇!六■

検査結果

４Ｒ

検査年月日

令和 2年

3角 島4日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項        ―

成績書管理番号 :14-2

検査年月日 :令和 2年  3月  3 日

検 査 場 所 :関西電力株〆t会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。 '

記録確認 Q―

検査をする工事の正

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認 ①・

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認 ①
:

4



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査)｀

′
     添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :14-2

検査年月日 :令和 2年  51月  5 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ⑬ ―

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認、 ⑬!―

検査用計器が校Iされており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認

系統構成が完了していること。
9
記臨 ⑬ ―

5



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)     !
成績書管理番号 :14-2

機査年月占 :令和 ′ 年 3 月 等 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 i査 対 象

発電用原子炉施設

原子炉冷去p系統施設

劇添 1参照

検査項目 判定基蜂 検査結果 検査方法

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、す居付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基岸に邁合するもので

あること。

掟
目視

⑩

備考   r
i記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験・検査の轟質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3二特-1-0203(そ の2)

6



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(―号検査)

成績書管理番号 :14-2

検査年月日:令和 2年 ∂ 角3、 4日

検 査 場 所 :F美弓西電力株式会社高浜発電蕨

検査結果

検 査 対 象

発電用原子炉勉設

原子炉格納施設

据ll添 1参照

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

外径免検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有 学

てお り、技術基準に適合するもので

あること。       
―

掟 /

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申講者が行った試験 。検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 二 1-0203(そ の 2)

。目視で確認 した範囲 :添付資料 3-3参照

7



F美写西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(二号検査)「

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :14-2

検査年月 日 i令和 2年 3月 4日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

発電用原子炉施設

計測制御系統施設

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

掟
目視

/

⑩

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申講者が行つた試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査戒績書の識別番号 ●T3二特Tl-0206(そ の 2)

G



添付資料 3‐ 3

関西電力株式会社蔑浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)       .
(立会検査)

成績書管理番号 と142

検査年月日 :令稗 2年  3 月 3 日

、検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 露 測定値等 検査結果 検査方法

外観検査 策
目視

組 立て及び

据付 け状態

を確認す る

検査

炭

備考

ワ
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検査対象
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太枠の範囲について確認
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別添 1-11
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ゝ
関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

.使用前検査成績書

要領 書番 号 :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :15        .

令和 2年 3月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1、 発電所名    関としl電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査準講    検査毒静請一覧表のとおり

3検査期日 自 令和2年 3月 3日

至 令禾E2年 3月 4日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用講検査記録

成績書管理番号 i t5

/



成績響管理番号 i t5

検査申請一覧表

上記以ll年の変更を検査申請書の変更中請により確認し表中に違記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号 (2019年
関原発第 212号 (2019年
関原発第 512号 (2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

Z



検査結果す覧表

成績書管理番号 :15

"

特記事項

で し

検査立会責任者 印

槽 タア‐夕rぜン主任技術者

原子力施設検査官 印

有 渭 簿■

衣れ第点■

検査結果

掟

検査年月日

令和 芝年

3月ユ、4日



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項

添付資料 1

成績書管理番号 :15

検査年月日:令和
・2年  3月  3 日

検 査 場＼所 :藤l西電力株式会社高浜発電所

験査前確認事凍    .
使用前検査申請書の確岳怒

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査イξ係る使用講検

査中請書 (変更申請を

合む。)が準備されてい

ること。

記録確認 Θ,T

検査 をす る工事の正

程、ダ翻日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記輩免が適切で ある こ

と。

記録確認

確



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :15

検査年月爵:令不EI Z年 3 月3,十 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査講確祀、事項

確認事項 確認方法 結果 備考

串請者の晶質記録が準備されていること(, 記録確認 ⑬・二

必要な図面等が準備されていること。 図面等確語を・口` Θ・―
検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ることょ

記録確認

系統構成が完了していること。
餞
記償豪T微認 ①―

5



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(■号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 】15

検査年月 占1令和 2年 3月 3″ 4日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電蕨

検査結果

検 査 対 象

発電用原子炉施設

原子斃 縦芹建設

主配管 (常設) 一式   別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び握付け状態を確認

する検査

節,、1戸生検査、漏えい検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定のf造能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

掟
⑩
/

⑩

備考

`記録確認は、工事計画に基づき申請者が行らた試験・検査の品質記録 (※ )に よる。

※ 適舎
jl生
確認検査成績書の識別番号 :T3-特下1~0201(そ の 1)

・目視で確認した範囲 と添付資料 3-3参照

b



イ関西電力株式会社高浜発電所第晏号機

(一号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

戒績書管受豊番号 :15

検査年月日 :令不野2年 SF4愚
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

養篭用原子炉施設

原子炉格納施設

主配管 (常設) 一式   浄i添 1参照

検査項目 半こ定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び 1属
‐付け状態を確認

する検査

耐症検査、漏えい検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

淀
目視

⑩

備考                     ヽ

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験・検査の晶質記録 (※ )イニよる。

※ 適合′隆確認検査成績書の総別番号 :T8-特-1-0208(そ の 1)、 (そ の2)

7



添付資料3-2

F美電西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(一号検査)

成績書管理番号 :15

検査年角日 :令和 2年 3月 4-日

検 査 場 所 :関西竃力株式会社高湊発電所

検査結果

検 査 対 象

発電用原子炉施設

原子炉冷去卜系統施設

主配管 (言設) 一式   翔j添 1参照

検査項日 判定基準 検査結果 検査方法

材
・
料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付‡すされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

掟
目視

⑩

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申講者が行つた試験 。検査の品質記録 (※)に よる。

※ 適合性確認液査成績書の識別番号 :T3-特-1-0203(そ の 1)、 (そ の 2)

き



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(一号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :15

検査年九日 :令和 之 年 3月 今 日

検 査 場 所 ⅢF美ほ西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

一式   万4添 1参照

発電用原子炉施設

計測制御系統施設

主配管 (常設)

検査結果 検査方法検査項目 判定基蜂

掟
目視

/

材料検査   ′

寸法検査

外復見検査       、

経立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あることな

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申講者が行つた試験・校査の品質記録 (※)に よる。

※ 適合性確認検査成績書の織別番号 :T3-特 -1-0206(そ の 1)、 (そ の 2)

9



検査結果

添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用議検査記録

(一号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :15

検査年月日:令不爾2年 3 月 S 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

原子炉格納施設

主配管 (常設)

外観検査 炭

目視

組 立て及 び

据付 とす状態

を確認す る

検査

ヽ

R

耐歴検査、漏

えい検査

ヽ

発

備考

/0



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用講検査記録

検査用計器下覧表
成績書管理番号 :15

! 
検査年月霞:令和 2年 3月 5凸

検査項目 検査屋言:‐器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

耐圧検査

漏えい検査
狂力講

ヵ20、 |、 ′ど

2,20、4i30

耐圧検査

漏えい検査
逐力計

″D2つ 、′ヽ/ど

2Dクo、 4、 う。

耐圧検査

漏えlィ 検ヽ査
圧力計

Z。 20、汰/ろ

z′ブつ、4、 3ο

耐圧検査

漏えい検査
圧ノ靖「

2β2ο、人 /b

ンο基う.4、 3θ

以下余白

//



馬

検査対象

太枠の範囲について確認
江
郭

昨
―

ド



別添 1‐ 2

朧
赳
）
と
い
望
国
翻
Ｃ
藍
≪

浴



別添 1-3

亨



帰II添 と-4

フイf



別添 1-5

ノイ



別添 1-6

/π



別添 1-7

/∂



別添 と-8

/デ



男lt添 士-9

ノ′



別添 と-10

ク/



別添 1-1と

ノ之



別添 1-と 2

ノS



別添 |一 13

ブ捧



男l子 主泰と-14

ノ慧



別添 1-15

ノ/



別添 と一 生6

′フ



別添 1-17

Z?



別添 1-18

?ノ



時
０
＼

Ｗ

耐圧検査、漏えい検査記録

検査方法

⑩
/

記録確認

記録確認

備 考

※ 1:特定童大事故等時における使用時の値

検査
結果

淀

ヽ

R

水
粍こ戸 Ⅲ

I 

検査年月日

令不口2年
3月 3日

令和 2年
3月 3日

検
爾]

漏えい検査
時圧力
(Pa).

||

IZ

規定保持
時間
(分)

l0

10

耐旺検査時
圧カ
(ヽ経)a)

耐圧検査

規定圧力
(MPa)

最高使用

腫力

(MPa)

検査対象

潮
こ
ミ
４
博



関西電力株式会社

高浜発電所第13号機

使用前検査成糸費書

要領書番号 i―原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 :16

令和 二年 ″ 月

′原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名  '関 西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請 検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自 i令和 ユ 年 /ワ 月ユ/日

至 令和 基 年/9月 募,日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果二覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :16



成績書管理番号 116

｀
検査申講一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記すると

検査申請書番号

(申請年月日)

閲原発第 192号 (2019年 8月 13日 )

関原寿第212号 (2o■ 9年 8月 30日 )

関原発第 512号 (2020年 2月 ,3日 )

関原発第 626号 (2020年 3月 24日 )

関原発第 25号 (2020年 4月  7日 )

必



検査結果一覧表

成績書管理番号 :16

∞

特記事項

士
、
分 tノ

検査立会責任者

変卸富η庶うザ 主荏長恭者

ィ剪うノ'9'■杉工″該露

原子力検査官

”
「
　
ノ

キ
一 本 徽一
ノ

く

検査結果

晨ヽ

検査年月日

令和 2年

t6月 ぇ,日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :16

検査年月日:令和二年 ノ9 月 ユ/日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含むЭ)、が準備されてい

ること。

記録確認 ○。二

検査 をする工事の正

程、理日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認
O・

下

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

と。

記録確認 O・

“



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :16

検査年月日:令和長 年 /9月 ユ/日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Θ―

必要な図面等が準備されていること。 図画等確認 O・ 一

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。        '

記録確認

|

Q■

系統構成が完了していること。
9
∞ 0・ T

争



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :16

検査年月日:令和 2年 /ο tt n/日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

。原子炉冷却系統施設

ポンプ

容器

。原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

主配管 房ll添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統機能検査

。運転性能検査 (ポ ンプ)

。容量確認検査 (容器)

・通水検査 (主配管)

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有

しており、技術基準に適合するもの

であること。

&
⑭

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申講者が行った試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特-5-0408、 T3-特 -5-0406、 T8-特-5-0601

T3-4寺 -5-0210          .

・ 目視で確認した範囲 :添付資料 3-3(検 査範囲の詳細については別添 2)の とおり

ど



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)(立会検査)十
成績書管理番号 :16

検査年月日 i令和 2年 /つ 月 良′ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査無果

検査対象設備名 項 露 測定値等 検査結果 検査方法

運転性能検査

後

目視

運転性能検査

容量確認検査 良

主配管 通水検査 民

備考

※ 1:容量及び揚程は次の設計値を確認した。

揚程については、HSS301(ポ ンプ試験方法)を準用し吸込圧力、吐出圧力等により算出

※2:容量については公称値 確認した。

容量については、底面からの水面高さを測定し、         位容量曲線にょり換算

9



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器下覧表

成績書管理番号 :16

検査年月写
:令和ュ 年/?月 )/

添付資料 3-4

日

検査項霞 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

容量確認検査 鋼製巻尺
2020/5/

2022/5/

4

3

運転性能検査
圧力計

(及込圧力)

2020/9/4

次固定メ胡事業者検査

運転性能検査
圧力計

(吐出圧力)

2020/9/7

次固定期事業者検査

運転性能検査
圧力計

(吸込圧力)

2020/9/4

次回定期事業者検査

運転性能検査
圧力計

(吐出圧力)

2020/9/4

次固定期事業者検査

運転性能検査 流量計
2020/9ッ /2

次固定期事業者検査

運転性能検査 流量講,

2020/9/2

次固定期事業者検査

以下余白

∂



(令和 2年 10月 21日 )局町添 1(1/20)

（ｍ
一、こ

熱

聾

撃

絡

（
〉
軽
世
へ
～
て
郎
）

誌
楔
解
脈
獄
ぐ
壌
昨
Ｋ

9



(令不日2年 10月 21日 )男 rl添 1(2/20)
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(令和 2年 10月 21日 )丹町添 1(3/20)
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(令下日2年 10月 21日 )別 添 1(4/20)
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(令不日2年 10月 21日 )月町添 1(8/20)
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(令和 2年 10月 21日 )別 添 1(10/20)
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(令和 2年 10月 21日 )帰町添 1(13/20)
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(令和 2年 10月 21日 )別 添 1(14/20)
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(令和 2年 10月 21日 )別添 1(15/20)
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(令和 2年 10月 21日 )別添 1(16/20)
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(令和 2オギ 10月 21日 )月可添 1(17/20)
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(令和 2年 10月 21日 )別 添 1(18/20)
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(令和 2年110月 21日 )別添 1(19/20)

ユク



(令不日2年 10月 21日 )別 添 1(20/20)
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関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番 号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 :17     …

◆浄2年 8月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3｀ 検査期日  自 今紳 Z年 8月 2守 日

至 湾焦つ2年 3月 λ7日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :17

1



成績書管理番号 :17

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により凝窪認し表中に迫記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号

関原発第 212号

関原発第 512号

関原発第 626号

関原発第 25号

(2019年
(2019年
(2020年
(2020年
(2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 :17

ψ

特記事項

与 し

検査立会責任者 印

ぶ笛邑4¬ 靡み
ザ主任技術者

イ身ク‐‐,'モ杉とイとゆ

原 印

力興1外 乗■

検査結果

文

検査年月日

吟羽品2年

8月 ネマ甲



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録1共
通事項

成絞書管理番号 :17

検査年鳥日:今浄 2年 8月
'守

日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確岳懇方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ①・

検 査 をす る工事 のエ

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認 Θ

4



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

1 成績書管理番号 :と 7

検査年月日 :今れ 2年  3角 27周

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

串講者の品質記録が準備されていることな 記録確認 ①―

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ①
エ

検査用計器が校正されており有効チ″魂限内である

こと及び必要な測定範囲Ⅲ測定精度を有してい

ること。              i

記録確認

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良・o

`



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :17

検査年月日 :今紳 2年  3月 27日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所
ヽ

検査結果

検 査 対 象

原子炉冷却系統施設

原子炉格納施設

別添 1及び別添 2参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統性能検査

容量確認検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており(技術基準に適合するもので

あること。

え ①
/

記録確認

備考

・目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照

6



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検′査)        、

成績書管理番号 :17

検査年月日 :、彿 2年  8月 27日

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設イ薦名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

系統性能検査

容量確認検査
定

目視
以下余白

備考

7



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
成績書管理番号 i17

検査年層日 i琴浮p2年 8月 27日

検査項目 検査用討器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期籐長
備考

系統性能検査

容量確認検査
水位計

2020.8。 21

次回定期事
業者検査

※ lF.Siフルスケール

※ 2水位計とフ
°
ロ

セスマルチメータの総合

精度を示す
系統性能検査

容量確認検査

フ
°
ロセス

マルチメータ

2019,12.26

202は 12.25

以下余白

8



別添 トー1(合禾目2年 8月 27日 )
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′ど軽添 1-2(令 禾E12年 8月 27日 )
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図

国

癬

細

部

別添 2(令和 2年 8月 27日 )

, I



別添 3(令不日2年 8月 27日 )

水位計指示値

(%)

榔 定値※4

(m3)

容  量
※k

(m3)

詳 容 値
※3

(n.3)

備 考

※ 1:特定重大事故等時における使用時の値。

※2:公称値

※3:許容値は工事計画による。

水位水量曲線により容量 (m3)に換算した値※4:水位計指示値 (%)を

12/圧



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要 領 書 番 号  :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 118

午争2年
'2月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

成績書管理番号 :18

3検査期日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

自 湾48 2年〆/月 Z7日

至吟判静2年
'2月

2日



成績書管理番号 :と 8

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

f

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 1

関原発第 2

関原発第 5

関原発第 6

関原発第 2

92号 (2019年 8月 13日 )

12号 (2019年 8月 30日 )

12号 (2020年 2月 3日 )

26号 (2020年 3月 24日 )

5号 (2020年 4月 7日 )

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 :18

い

特記事項

犯

検査立会責任者

各宅η摩みfキ任技術者

原子力検査官

琴〉代 う許

検査結果

(

検査年月日

看潮幼″年
r′

月2,露



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :18

検査年月日 :滑汗02年  //月 27占

検査場所 :関西電力株式会社高浜寿電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確記思方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ることc

記録確認

検査 をする工事の正

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。   |

記録確認、

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

と。

記録確認

4



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)          !
成績書管理番号 :と 8

絵雹鼻:哲を:婁査4ζ魅昂
ヽ

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認
く 少

`下

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。  ・

記録確認 Э

系統構成が完了していること3

立会/

続

´



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :18

検査年月色:溝利 2年 十1月 27日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

計測制御系統施設

別添 1の太線枠内の範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

計測範囲確認検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。      (

朱
目視

備考

。記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T8■特-5-0702、 T3-特-5工 0705(そ の1)

T3-特-5■ 0705(そ の掛

6
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別 添 1(2/5)

8



絡

艇

別 添 1(3/5)

9
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検査結果一覧表

成績害管理番号 :18

”ヽ

特記事項

み し

検査立会責任者

余餌監町¬ 旅みザ 主任技術者

電ム■佐盈織名

原子力検査官

ノ灸 久 え

検査結果

魔

検査年月日

第 2年

,2月 2日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :と 8

検査年月日 :揺 2年 '2月  2 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確紹事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ることょ

記録確認

ゝ

検 査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認 θ

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認 ①・

'こ

)



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :と 8

検査年月日 :今紳 2年 |夕 月 2 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確諷事項

確認事項 確認、方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ①・

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 01二
検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲t測定精度を有してい

ること。

記録確認 0た

系統構成が完了していること。
立会/

(〔:::'〉

:

0■

′守́



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第B号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :18

検査年月日 :浴ん 2年 '2月 2日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

ミ

検 査 対 象

討測制御系統施設

別添 1の太線枠内の範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

計測範囲確 :希怒、検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

港れ、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

史
目視

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 上検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成絞書の識別番号 :T3-特 -5-0902

,す



計測制御系統施設

言設

＼
６
＼
即

翌
郭

μ



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書
―

要 領 書 番 号  :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :19

令和 2年 す月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自  令和2年 、声月ノd日

至  令和2年 浄月ノe日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果―覧表のとおり

7添付資料    使漁前検査記録

成績書管理番号 :19



成績書管理番号 :19

検査申請下覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号
関原発第 212号
関原発第 512号

関原発第 626号

関原発第 25号

(2019年
(2019年
(2020年

(2020年

(2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )



検査結果―覧表

成績書管理番号 :19

特記事項

孵 t

検査立会責任者 印

打Чうン_9却ざン主任技術者

原子力施設検査官 印

原子力検査官

著八 警■

検査結果

ヽ

負

検査年月日

令和 Z年

子月ノむ日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :19

検査年月日:令和ノ 年 す 月 ノど 日

検査場所 :Fタロ西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 ― 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 Q・ T

検査 をす る工事 の正

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認 Q―

工事計画の認、可番号の

記載 が適切で あるこ

と◇

記録確認 〇・下



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)       ―

成績書管理番号 :19

検査年月日 :令和 z,年 す 月 為, 日

'      検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確今認、事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ○・下

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ◎・一

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な狽I定範囲、浪1定精度を有してい

ること。                |

記録確認 Q―
|

系統構成が完了していること。
e
記録確認 《動・

一



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :19

検査年月日:令和 2年 ∫ 月 /♂ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

発電用原子炉施設

計測制御系統施設

2個   別添 1の太線枠肉の範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統機能検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

夏
⑦
/

鰤

備考

◆記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 FT3-特 -5-0201

・ 目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照



添付資料 3-′3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録
|      (五 号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :19

検査年月日 i令和 芝 年 ■ 月 だ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

系統機能検査

費

目視

〉ヽ六各無密

備考



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器二覧表
成績書管理番号 :19

検査年月日:令和 彦年 す 月ノO日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効理番晨
備考

系統機能

検査
圧力計

ぞフノ兄ど4/ヤ

身∂≧0,♭ `ノθ
正

系統機能

検査
圧力計

20ノ

'.び

フ芝

2∂を∂,ノ、′ど
昌ll

以下余白



別添 1

謀

癬

鰹

纏

義

粧

班
爾
窮
募
林
療
寵
れ

К
絞
細
部



別添 2

系統機能検査記録

検査対象
項目

(単位)

工事計画｀

記載値
許容値 確認値 検査年月日

検査

結果
検査方法

吹出圧力

(MPa)

今和2年

す月ノご 日 挺 ω
記録確認

吹出量
※3

徹g/け

備考

※ 1:許容値は」ISによると

※ 2:許容値は工事議

“

函による。

※31吹出圧力の結果から吹出量を算出する。



!関西電力株式会社

高浜発電所第 3′ 号機

使用前検査成績書

要領書 番 号 i原規規収第 1908183号 99

成績書管理番号 :20   ,

浴弁日Z年 /1月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

成績書管理番号 :20

1発電所名    関西篭力株式会社高浜発電所第3号朝監

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自
/揚的 2 年′/月 /ど 日

至浴烈ぃ2年 ′r月
'ど

日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果下覧表のとゃり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7_添付資料    使用前検査言己録

′



成績書管理番号 120

検査申講■覧表

~~二 二土撒以      瑞請善の変更瑞籐イとまり確認し表中推追記するこ ‐

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号
関原発第 2´ 12号

関原発第512母

関原発第626号

関原発第 25号

(2019年 8月 13磨 )

(2019年 念月30日 )

(2920午 2屈 '3口 )

(2020年 3月 24日〉

(2020年 4月 7`日 )

r

え



検査結果一覧表

成績書管理番号 :20

"

特記事項

なし

検査立会責任者 印

_瑣郎ら瑠原みサ 主柱技術者

牌 ,ア ィタ'てレとイ孝P象筋

原子力検査官 印

芽久 ラ許

検査結果

・代

検査年月日

活孝b2年
11月 ,6日



添付資料ュ

関西電力株式会社高浜発電所第3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :20

検合年月白:納 2年 ノ/F /ど 歯

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査学講書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む心)が準備されてい

ること。

記録確認
③

,一

検 査 をす る工事のエ

程、期 日及び場所が申

請書 どお りである こ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

調載が通切であるご

と。

記録確認 9

平



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :20

浪査年月日 i加 2年  /1月  /ど  口

検 査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査高t確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ⑧・T

必要な図面等が準備されていることc 図面等確認 ①―

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。     /

記録確認 ①―

系統構成が完了していること。
餓
記録覇確認 ①

・ 一

す



添付資料 3=2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 120

検査年月日 :/浄02年 ′1月  /ど 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

計測制御系統施設

容器 別添 と参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

容量確認検査

設備及びI幾器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており.技術基準に適合するもので

あること。     |

質
自視

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 -5-0701

ど



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :20

検査年月白 : /浮02準  //月 ノg 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

計測制御系統施設

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

機能・性能検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、裾付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に通合するもので

あること。

欠

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特-5-0706
ヽ                         |

。目視で確認した範囲 :添付資料 3-3が照

※ 11目視確認において、 らの操作により

全開及び全閉することを確認、ぉ

※2:記録確認により

らの操作により全開及び全閉することを確認6

7



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 120

検査年月日 :湾界口2年 〃 月 も 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

測定値等 検査方法検査結果検査対象設備名 項目
―

徽 目視
刈

機能・性能検査
計測制御系統施設

らの操作により全開及び全閉する

ことを確認。  添付資料 2参照

備考

※ 1

d



別添 1(1/2)
(浴和猪 tin/どβジ

（中
＼
＝
）

?



別 添 1(2/2)
(ハ寿02年

'I nFttaブ

（曲
＼
［
）

/∂



尾も)黍 2

(滑矛02ゑ ′1月 /と 口

'

//左



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番 号 :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :21

冷れ養年//角

原子力規制委員会



使用苗検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

,3検査期日 自今和 2年
'1月

影日

至伸 21年 〃月,♭ 日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5ヽ検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果―覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録 )

成績書管理番号 :2と



成績書管理番号 121

検査申請下監表

キ謡以降の変更を検套守講腎の変更申請によ
｀
り確認し表中に追記する。

関原発第192号 (2019年 3月 13日 )

関原発第2142号 (2019年 8月 30日 )

関昼発第512持 (2020年 2月 3瞬 ).

関原発第626号 (20201年 3月 24日 )

関療発第25号 (2026年 4月 7日 )

検査申請書番号

(事講年月日)

2



検査結果■覧表

成績書管理番号 :21

"

特記事項

な レ

検査立会責任者 馨

会篇霧Ц¬原みサ
主任拝術者

原子力確機較査官 卑

ぇ輔 夕災

検査結果

癸

検査年月日

奮漸趙五年

デ,月 ,あ 日



添付資料 1

関西電力株式会ネ上高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項        ィ
ト            成績書管理番号 :21

検今年角日:枷 2年 ′/ 月 r滲
1日

検 査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査や請書 (変支申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検査 をす る工事 の二

程、期日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録覇窪認

千



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 8下 1

使用前検査記録

成績書管理番号 :21

検△年月日:伸 2年 //月 ′♭ 占

検 査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査蔵t確認事項

確認、事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Q―
必要な図画等が準備されていることも 図面等確認 0・ =
検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 Qエ

系統構成が完了していること。
立会/

範 0-

す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :21

検査年月日:◆潤 2年 //月 ノ♭ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

放射線管理胞設

別添 1の太線枠内の範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

性能検査

・校正検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に通合するもので

あること。

K

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 -5-0801(そ の 1)

T3-特 -5-0801(そ の 2)

・目視で確認した範震li添付資料 3-3参照

ど



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

戒績書管理番号 :21

:検査年月日 :俸 2年  //月  /♭ 日

検 査 場 所 1関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 ' 検査方法

校正検査 漿

目視以下余自

捕考

7



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
成績書管理番号 :2と

検査年月日 :今和 2年  〃  月 形  日

検査項目
検査用計

器
管理番号 測定範囲 測定精度

校正年月日

有効期眼

縮

考

2017年

12月 12日

2020年

12月 と1日

校正検査

ユ ニ バ エ

サ ル カ ウ

ンタ

校正検査

デ ィ ジ タ

ル ス トッ

プ ウ オ ッ

チ

2020年

7月 30歴 l

2023年

7月 29日

校正検査

デ ィ ジ タ

ル マ ル チ

メータ

2020年

1月 8日

2021年

1月 7日

1直イヽl^日

2020年
´

5月 26日

校工検査
標準線源

(187c s)

値付日

2020年

6月 26日

校正検査
標準線源

(137c s)

以下余亡l

*生 照射線量率

*2照射線量率

μ



工事計画本文 (原規規発第 1908072号 (令和元年 3月 7日 認可))
放射線管理施設

常設

や

聟
鶉

岸

（
ド
＼

卜
）



別 添 1(2/4)

絡
離

/θ



別 添 1(3/4)

認

単

//



工事計画本文 (関原発第 392号 (2020年 11月 5日 ))

常設

ヽ
ド

ｕ
電
郭
Ｐ

（
卜
＼

卜
）



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

使用前検査記録 (五号検査)

校正検査
成績書管理番号 :21

検査年月白 :ノ待帥 支 年 ′/ 月 /, 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

＼
皓

判定基準 :2.84× 102cpШ/(μ Sv/h)± 4%F.S.

※と使用線源

※2検査日の減衰補正式に水り算出    ヤ

※3線源照射による正味の計数率〒線源照射時の計数率※5-バ ックグラウンドによる計数率※5

※4検出効率 (測定結果)=線源照射によるこ味の計数率/標準線源による線量当量率

瀬
工
欝
卵
尚
　
・

確認方法

日視

検査結果

ヽ

魔

検出効率 cpm/(μ Sv/耐

許容範囲

井_準検出効

率測定結果

※4

線源照射 に

よる正味の

計数率 にpml

※3

確認値 (cp耐

線源照射時の

計数率

バックグ

ラウンド

による計

数率

線

昭

μ臣

(ml

※2

源

射

離

標準線源

によ る線

量 当量率

(μ Sv/h)

※ l

検査対象



※5数え落とし補正を行つた計数率 補正式n=n'/(1-n'τ )

ni数え落とし補正を行った計数率、n' :実測計数率、 τ:分解時間狙μs)

＼点



ヽ
関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 :22

今豹え年//月
|

原子力規制委員会



使鷹前検査成績書

1発電所名    関西露力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自分為 放年 7月 ス豹

1至 浴来yえ 年//月 Zど自

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果二覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績蕃管理番号 子22

/



成績書管理番号 122

検査申講‐覧表

上記以降の変更を検査申講書の変更申請により確認し表中た追記する。

検査申講書番号

(申請年月日)

関原発第 r92号
関原発第212号

関原発第512号
関原発第626号
関原発第 25号

(2019年

(2019年
(:2020年

(2020年
(2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

え



検査結果一覧表

成績書管理番号 :22

鶴

特記事項

4し

検査立会責任者 印

為tttμ巧主任技恭者

がイ,7ア タデてV湖暫勾石

原子力麹機検査官 印

孝4´ 性

検査結果

錐

検査年月日

参為盈年
7月 4,日



添付資料 と

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用講検査記録
1           

共通事項
成績書管理番号 :22

検査年月日 :スマ殊`ヮュ年 7月  2彦 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更中請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ① ―

検査 をす る工事の二

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認 @・ 一

工事計画の認可番号の

記載が適七刀である こ

と。

記録確認 Q

4



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :22

検査年月日:参ん薙 7月  a'日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確絡事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Θ

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ⑧ ■

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ることを

記録確認 良 と0

系統構成が完了していることき
懺
記録す確認

①・二

∫



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :22

検査年F日 :参ん ユ年 ?月 2?日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

放射線管理施設

別添 1太線枠内の範囲

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

運転性能検査

(通気検査)

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

虚
③

記録確認

備考

。記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録

※ 適合性確認検査戒績書の識別器号 :

・目視で確認した範囲 :添付資料 3下 3参照

(※)による。

渉



添付資料 3-3

関西電力株式会社甫浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :22

検査年月日 :分 を フ年 7月 鬼¢ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 日 測定値等 検査結果 検査方法

容器

通気検査 鍵

目視

主西己管

通気検査 虚

備考

7



設 備 概 要

射線管理施設

・常設

(次ページに続く)
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検査結果一覧表

成績書管理番号 :22

＼
鶴

特記事項

生 レ

検査立会責任者 幕

瑣痛移瑠摩みザ 主任技術者

漕井…
'イ

ン魏 筋

原子期 鰈 検査官 器

カ
／
／
／

万 又丹

検査結果

挺

検査年月日

強雑 え
=//月 2と日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :22

検△年月日 :厖勒働え 年 //月 2と 日

検 査場所 :蘭西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査中請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検査 をす る工事 のエ

程、期目及び場所が申

請書 どお りである こ

と。

記録確認

工事計画の議を、可番号の

記載が邁切である こ

と。

記録確認

/イー



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :22

検査年月占:Z賜傷ぇ年 //月 2と 日

検 査場所 :関西電力株式会社蔦浜発電所

検査甫t確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていることも 記録確認

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記a設石窪認

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良

/す



検査結果

添付資料 3i2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :22

検査年月日 :残ン修え 年 //漁 又歩 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

放射線管理加設

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

運転性能検査

(容量確認検査)

設備及び機器が工事何
~十

画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

夕く
目視

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行ちた試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 -5-0209

/る
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別添 1(2/3)
令和 2年 11月 26日
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関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番号  :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 123

令和 え1年 //月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名  1 関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申講   
―
検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自 壌洸修え年//月 Z十日

至 後角え年力月2す占

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用説検査記録

成績書管理番号 :23



成績書管理番号 :23

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に連記する。

検査申請書番号

(串請年月日)

関原発第 192号

関原発第212号
関原発第512号
関原発第626号
関原発第 25号

(2019年

(2019年
(20‐20年

(2020年
(2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

え



検査結果■覧表

成績書管理番号 :23

笛

特記事項

件 し

検査立会責任者 卑

各霧甲ガ乾射耳―主任技術者

゛
"一

夕どy滋騎 冶

原子力麹譲検査官 卑

占形i来易

検査結果

魔

検査年月日

た湯傷え年
//ぢ

1,日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :23

検査年月日:鞍帰 2年 /′ 月鶏 瓜亀

検 査 場 所 :闘西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検査 をす る工事 の二

程、期 目及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載 が適切で あるこ

と。

記録確認

4



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :23

族査年月占:たン修z年 //月 Z翼始
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認

必要な図画等が準備されていることも 図面等確認

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲.測定精度を有してい

ること。

記録確認

系統構成が完了していること。

∫



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :23

検査年月日 :を為 2年 //月 フ猛Zf日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

放射線管理施設

主配管

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統性能検査

・運転性能検査

(通気検査)

(フ ァン運転性能検査)

性能検査

。フィルタ性能検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

く́

備考

・記録確認lま、工事計画に基づき申請者が行ちた試験 。検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特二5-0103

T3T特 ■5-0104

T3-特 -5-0105

。目視で確認した範囲 i添付資料3-3参照

b



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

成績書管テ里番号 :23

検査年月習ツ効待え年 F/月
'恥

オロ

検 査 場 所 :関 西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

主配管 (別添とが照)

系統性能検査

・運転性能検査

(通気検査)
え

目視

系統性能検査

・運転性能検査

(フ ァン運転 l孝 能

検査 )

挺

性能検査

・フィルタ性能検査 夕く

備考

7



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器二覧表
成績書管理番号 123

検き年月日:角浄え 年 //月 透4約

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

ファン運転

性能検査
アネモマスター風速計

2020.4.22

2023,4.21

フィルタ性

能校査

フッ素化炭素化

合物濃度測定装

置 (上流)

2020.9,18

2021,3.17

フィルタ性

能検査

フゥ素化炭素化

合物濃度測定装

置
「

下流)

2020,9,18

2021.3. 17

以下余白

彦



設 備 概 要

工事計画本文 (原規規発第1908072号 (令和元年8月 7日 認可))

放射線管理施設
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・ファン運転性能検査

＼
』

確認方法

目視

備考

容量

(m3/mi4/個 )

判定基準

(山
3/min/個

)

検査対象

市
」
載
烈
］



・フィルタ性能検査

＼ミ

確認方法

日視

目視

備考

※ li

総合除去効率

(%)
判定基準

(%)
検査対象

単
こ
弩
か
ω



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 :24

湾和2年 ノ/月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

と発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請   
―
検査申請二覧表のとおり

3検査期日 自湾和  2準 FFtt rq適

至 濃弩0 2年 rFtt rq

成績書管理番号 :24

日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果
｀  検査結果二覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録



成績書管理番号 i24

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号
関原発第212号
関原発第512号
関原発第626号
関原発第 25号

(2019年 8月 13日 )

(2019年 8月 3o日 )

他 020年 2月  3日 )

(2020年 3月 24日 )

(2020年 4月  7目 )

Z



検査結果一覧表

成績書管理番号 :24

的

特記事項

みし

検査立会責任者

各 雹 甲 戸F歩新 主注技術著

原子力検査官

千本
´ ▼

な

検査結果

盛

検査年月日

渥η〕ぞ年

どr月 lrq日



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項

検査年月日 :荊

添付資料 l

成績書管理番号 i24

ユ年  rr月  ど7 日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考|

本検査に係る使用前検

査中請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ることc

記録確認

検 査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。          1

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

`

記録確認

て



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :24

検査年月日:湾和 2年  //月  ど?日

検 査 場所 :関西亀ユカ株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ○一

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 0-
検査用計器が校工されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 良

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良 |○

す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

1   
成績書管理番号 :24

検査年月日 :ハ和 2年  r′ 月 '9日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

放射線管理施設

別添 1参照

検査項日 判定基準 検査結果 検査方法

機能・性能検査

外観検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

宍
記録確認

備考

。目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照

ご



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録  イ

(五号検査)

(立会検査)

戒績書管理番号 :24

検套年角日:浴稗 2年  //月  /9日

検 査
'場

所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等
査

果

検

結
検査方法

放射線管理施設
機能・性能検査

外観検査 代

目視

/

備考

7



別添 1

工事計画本文(原規規発第 1908072号(令和元年 8月 7日 認可))

放射線管理施設

8/1-1



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番十号 :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :25

今格 2年 i2月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請  1 検査申請一覧表のとおり

3検査期日    自  令稗 2 年 ,2月 ,日

至  令ボE-2 年 12月 lo日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果二覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成織書管理番号 :25

/



成績書管理番号 i25

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号
闘原発第212号
闘原発第 512号
関原発第626号
関原発第 25号

(2019年 8月'13日 )

(2019年 8月 30日 )

(2020年 2月  3｀ 日)

(2020年 3月 24日 )

(2020年 4月  7日 )

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 125

ψ

芽・浴紳ztt12日 tO日 のォ

特記事項

汁
じ
、

し

検査立会責任者

鍬折患副 滉み
り 

主任技術者

原子力検査官

あ叛 希巧|

一

ｎ ニト ハ 有改/多 く

検査結果

う侯

検査年月日

令和 2年

12月
◆
B日

′0



添付資料 l

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項           !
成績書管理番号 :25

1                
検査年月日 :令和 2年 i2月

ん
日

′                   検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認        '

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ∈動・一

検査 をする工事 の正

程、期日及び場所が申

請書 どお りで あるこ

と。

記録確認 ① ∵

工事計画の認可番号の

記載が適切で あるこ

と。
｀

記録確認
(勢

I一

学



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :25

桜躍鼻千月日:ネ不H2守  12月 1' 
日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ①―

必要な図面等が準備されていることき 図面等確認 Q―
検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認
Θ

・

下

系統構成が完了していること。
囲
〔記録確翻

Θ・―

争



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

検査二月日:令二字肇

績

再二骨与岳

:督

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

原子炉格納施設

別添 1参照

主要弁

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

漏 えい率検査

原子炉格納容器全体漏えい率検査

(A種試験)

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

醜
⑩

輪

備考    ,
,記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※ )によるょ

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 113-特-5-0373

・目視で確認した範囲 :1添付資料 s-3のとおり

ど



1                 
添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)(立会検査)

成績書管理番号 :25

鎮電S拶鼻:畠監 綴違 魯渓塗電最

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

・主要弁

漏えい率検査卜と

原子炉格納容器全体漏え

い率検査 (A種試験)

& 目視

備考 |

※1:社団法人霞本電気協会電気技術規程 IEAC4203-2008「 原子炉格納容器の漏えい率試験規程どに準争婢として実施

7



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

添付資料 3-4

: 25

日焔
|.B:御

場冒幣。
検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度

校正年月日

有効期限

備

考

漏えい率検査 クオーツマノメータ
2020,9.28

2021,9.27

漏えい率検査 精密圧力計
2020,9,28

202と .9,27

漏えい率検査
温度検選二器

2 0 2 0, l 1 1

9

0

2 0 2 1

漏えい率検査 露点検出器
2020, 11. 10

2021.11.9

漏えい率検査 露点変換器
2020。 9。 18

2021.9.17

漏えい率検査 露点変換器
2020.9.18

2021,9.17

漏えい率検査
(冷態月 )

2020, 10. 14

次回定期事業者検査

漏えい率検査
入目温度

202儀 10。 と6

次固定期事業者検査

以下余白

お



1,漏えい率検査

2.検査年月日:令和 2年 :2月 日
δ

９

ｏ

や

備考結果

う隣

漏えい率測定値

(%/day)

判定基準

(%/day)

検査圧力

(kPa)

検査対象

主要弁

ψ

（◆
誉

ド

常

一ド
ｈ

Ｏ　
Ш
）

」
０

湮
謙
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別添 1(2/5
(令和2年 12月 8,9,10日

rr



別添 1(3/5
(令和2年 12月 8,9,10日

/2



別添 1(4/5
令不日2年 12月 8,9,10日

/3



別添 1(5/5
(令和2年 12月 8J9,10隠

′娑た



関西電力株式会社′

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領 書番 号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 :26

令和 2年 |。 月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西篭力株式会社高浜発電所第 3号韓

2検査申講  i検 査車講一覧表のとおり

3検査期目 自  令和 2 年′つ月良,日

至
.令

相
' 

年″o月 甚メ日

4検査場所    使用前オ父査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとやり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

成績書管理番号 :26

7添付資料  ィ  使用前検査言己録



検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号

関原発第 212号
関原発第 512号
関原発第 626孝
関原発第 25号

(2019年 8月 13日 )

(2019年 8月 30日 )

(2020年 2月  8日 )

(2020年 3月 24日 )

(2020年 4月  7日 )

成績書管理番号 i26

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

基



検査結果‐覧表

成績書管理番号 :26

時

特記事項

ち レ

検査立会責任者

宍舞幕鵬 サ
主

←
技術者

ギイタ/P'イン>T期

原子力検査宮

友 ふ 4確

検査結果

庚

検査年月日

令和 ユ _年

r9月 >,日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項 !

成績書管理番号 :26

検査年月漁:令和 2年 /つ 月 二,日

検 査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査中請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ○ ―

検 査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認 Θ・二

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

と。

記録確認
Θ

・ 一

年



■                             添付資料 3t-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :26

検査年月日 :令型 募 年 /ο 月 ,/日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

校査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Θ・二

必要な図面等が準備されていること。 図画等確認 ΘI二

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 0・ ―

系統構成が完了していること。
鰺 /

鰯 ③・下

タ



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

´        成績書管理番号 :26

検査年月日 :令和 二 年 /?月 皇′ 日

'          
検 査 場 所 :関西電方株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

原子炉格納施設

容器

主配管 別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統機能検査

・容量確認検査 (容器)

・通水検査 (主配管)

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

段 ⑩

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 5-0405、 T8-特 -5-0601 ヽ

e目 視で確認した範囲 :添付資料3-3(検 査範囲の詳細については別添2)の とおり

歩



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)(立会検査)

成績書管予二番号 :26

検査年月日 :令和 二 年 /0月 ,7日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目
I

測定値等 検査結果 検査方法

容量確認検査 及

目視

主配管 通水検査 &

備考

※ 1:容量につい を確認した。

容量については、底面からの水面高さを測定し、 により換算

7



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器二覧表

成績書管理番号 126

検査年月日:令和 2年 /0月 ュ,日

検査項目 検査用計器 ! 管理番号 測定範囲 測定精度 ヽ
校正年月日

有効期Ⅲ艮
備考

容量確認検査 鋼製巻尺
2020/5/と 4

2022/5/13

以下余白

∂



(令和 2年 10月 21日 )男可添 1(1/5)
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懸
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(令和 2年 10月 21日 )男嗜添 1(2/5)

（［
＼
［
）

/0



(令和 2年 10月 21日 )男 1添 1(3/5)

r,



(令不目2年 10月 21日 )別 添 1(4/5)

/井



(令和 2年 10月 21日 )月町添 1(5/5)

/)



(令和 2年 10月 21日 )別 添 2(1/2)

/生



(令和 2年 と0月 21日 )別 添 2(2/2)

/●た



関西電力株式会社

高浜発電所.第 3号機

使用前検査成績書|

要領書番号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 :27

ギ
冷斧五1/あィ月
原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請  I 検査申請―覧表のとおり

3検査期日 自/→Ч終甲Z年′♪月∂ロ

峯冷か二年/'月 ′■日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果 i  検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 127



成績書管理番号 :27

検査申講二覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し泰中に湧記すゃ。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第19?予 (2019年 8月 18日 )

闘原発第242号 (2019年 8月 30日 )

関原発第512号 (2020年 2月 3日 )

掛尊原発第626号 (2020年 3月 24自 )

関原発第25号 (2020年 4月 7日 〉



検査結果一覧表

成績書管理番号 :27

C

特記事項

『3(

検査立会責任者 串

赤身 ,デ
‐夕′ぜ/主 任技術者

んヱ印石―多ザ」舞額な

原子力穂農較査官 卑

彪 爪 遊

検査結果

ヽ

良

検査年月日

塔消レZ年
ノθ月′日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録
1       共通事項   :

成績書管理番号 :27

検査年月日:枷 Z年 /ク 月 ″ 日

検 査 場 所 :関迭l‐電力株式会社嵩浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申講書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 0-

検 査 をす る工事 のエ

程、報日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

とな

記録確認 @・ T

工事計画の認可番号の

記載が適切 である こ

と。

記録確認 Q・ 二

〆



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :27

看透静″年 /沙 F ρ日
関西電力株式会社高浜発電所

検査年月日

検 査 場 所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Θ ,一

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 Q一
検査用計器が検正されており有効期限内でめる

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 Q・ ―

系統構成が完了していること。
(  〔ヽ::::::0)  

レ″ノイ

爾 @―

す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :27

検査年月日 :押
=年

/♪ 月 ' 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発霊所

検査結果

検 査 対 象

原子炉格納施設

主透己管

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統機能検査

。通ノk検査

系統性能検査

・運転性能検査

設備及び機器が正夢計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。   |

長
⑪

∽

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申講者が行うた試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T「8-特-5-0101、 T3-特 -5-0102

T3-特 -5-0211

・ 目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照

′
′
υ



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :27

検査年月日 :′令峯V2年 ノ∂ 月 扉 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

通水検査※
ヽ

R

目視
×2

通水検査※ I

＼

R

通水検査×| R

備考

※1:通気検査           i

※2:検査範囲については、別添 2参照

Λ
／
／



設 備 概 要

原子炉格納施設

,常設

(次ペエジに続く)
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別添 1(2/9)
(今ヵ2年 を0蜀 ″留)
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別添 1(3/9)
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別添 1(4/9)
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思
）
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別添 1(5/9)

(◆力2鼻 /ど)月 ∂a)

r>



別添 1(6/9)

鈴浄2年 /ク ロββジ

13



別添 1(7/9)

留》Rp2耳 ノつ同″イヨ)
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別添 1(8/9)
(■ゃ 2与 ノ∂何∂日♪
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別添 1(9/9)

(各や 2ふ /θ l―Rβ自)
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2与 ″月扉河)別添2
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検査結果―覧表

成績書管理番号 :27

＼
曽

特記事項

≫ ジ

検査立会責任者 手F―

為 宅 η 豫み
ザ 主任技術者

原子力薙機検査官 召]

施協酵

検査結果

Ｒヽ

検査年月日

令和 二 年

/ジ 月 /2日



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項 !

添付資料 1

1     成綴書管理番号 :27

検査年月日:令和 之 年 /D月  /♪ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高麟 篭所

検査前材と認事項

使用前検査申請書の確認

権識口、事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係るr吏用講検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ④

検査 をす る工事 のエ

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで あるこ

と。

記録確認 0-

工事計画の認可番号の

記載が適切 であ るこ

とc         i

記録確認 0■

,



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録  ′'

成績書管理番号 :27

検査年月日:令和 二 年 rD月 /ュ 日

捺 査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査議確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 魏 認 ⑧ ―

必要な図画等が準備されていること。 図面等確認 軽勢・T
検査用計器が校正されており有効期眼内である

こと及び必要な測定範囲、沢1定精度を有してい

ること。         |     ｀
記録確認 9

系統構成が完了していること。
餞
鰯

0

拘



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :27

襟査年月日 :令和 二 年 /ρ 月 ノニ 日

、           検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

原子炉格納施設

主要弁 別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統性能検査

。運転性能検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、1居付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

Ｒヽ

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認鹸査成績書の識別番号 :T3-特-5-0206

。日視で確認した範囲 :添付資料3-3参照

か/



検査結果

添付資料3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

.          成絞書管理番二 :21

検査年月日:令和 _工 年 rどフ月 /基 日

検 査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

運転性能検査※1 目視

備考

※1:弁閉閉検査

≫
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関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番号  :原規規H又第 1908133号 99

成績書管理番号 :28

令和 2年,/θ 月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

成績書管理番号 :28

と発電所名   .関西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自   令和 二 年♂っ月 /J日

至   令和 ユ 年′cク 月漁す日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料  ヽ 使用前検査記録



成績書管理番号 :28

検査幸請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号 (2019年 8月 13堀 )

関原発第 212号 (2919年 8月 30日 )

関原発第 512号 (2020年 2月 3日 )

関原発第626号 (2020年 3月 24日 )

関原発第 25号 (2020年 4月 7日 )

必



検査結果す覧表

成績書管理番号 :28

‐

特記事項

寡 し/

検査立会責任者 F科

R旅 多ザ  主任技術者

色 名主仏4描焔

げイう一
''ぜ

1/翔

原子力施譲検査官 F辟

脂塙 を ニ

検査結果

飛

検査年月日

令和 送 年

/沙 月 /f日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
(       成績書管理番号 :28

検査年月日 :令和 )年 /ο 月 /ぎ 日ヽ

(                        検 査 場 所 :関西電力 (株)高浜発電所

検査前確認事項       ・

使用講検査中請書の確認                   :
確認事項 確認方法 確置恩結果 備考

本検査に係る使用前検

査申講書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 纏診:一

検 査 をする 工事のエ

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

謂録確認 O一

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認 篭勲:一

/



_        :    添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :28 .

検査年月日 :令和 麦 年 /′ 月 ノr… 日

検 査 場 所 i関西電力 (株)高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されているこれ。 記録確認 σ・

必要な図画等が準備されていること。 図面等確認 O
検査用話器が校正きれており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認、 ○‐

系統構成が完了していること。 睡p.二

す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :28

検査年月日 :令和 )年 /θ 月 ノξ 日

検 査 場 所 :関西電力 (株)高浜発電所

検査結果

その他発電用原子炉の附属施諜

非常用電源設備

別添 1参照

検査方法検査結果

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けさをし、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

外観検査

絶縁耐力検査

機能検査

警報検査′

インターロック検査

性能検査

運転性能検査

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※)による
9

-※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T8二特-5■ 0908、 T3-特-5-0410(その 2)

・目視で確認した範囲 :添付資料3-3参照

備考

み



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :28

検査年月日 :令和 2年 /つ 月 /子 日

検 査 場 所 :関西電力 (株)高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

外観検査

機能検査

讐報検査

インター露ラク検査

性能検査

運転性能秀父査

徽ヽ 目視

備考

※機査対象範躍は別添2参照

ク



添付資料 3二 4(1/2)

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録  |
検査用計器一覧表

成績書管理番号 :28

検査年月日:令和 2年 /υ 月/∫ 日

検査項日 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限

備

　

考

2020,9,3

次回定理事業者検査

性能検査

運転性能検査
発電機出力

性能検査

運転性能検査
発電機電圧

2020。 9.3

次国定期事業者検査

性能検査

運転性能検査
発電機周波数

2020.9.3

次固定期事業者検査

性能検査

運転性能検査
発電機回転速度

2020,9.23

次固定期事業者検査

性能検査

運転性能検査 機関回転速度

2020.9.23

次固定期事業者検査

性能検査

運転性能検査 機関回転速度

2020.9.23

次回定期事業者検査

性能検査

運転性能検査 l女箋関吸排気温度差 (1)

2020.9.16

次固定期事業者検査

性能検査

運転性能検査 機薦吸排気温度差 (跡

2020.9.16

次固定期事業者検査

性能検査

運転性能検査 機関吸拶F気温度差 (1)

2020,9,16

次回定期事業者検査

性能検査

運転性能検査 孝幾関吸排気温度差 121

2020,9.16

次固定理事業者検査

性能検査

運転性能検査 機 Fttl入 口酒滑油圧力

2020.9,28

次固定鋼事業者検査

2020.9.28

次固定期事業者検査

性能検査

運転性能検査 機関入B潤滑油圧力

F



添付資料 8-4(2/2)

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器下覧表
成績書管理番号 :28

検査年月日:令和 → 年 /9月 ス女 日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限

備

　

考

性能検査

運転性能検査 機関入口潤滑油温度

2020,9.22

次回定期事業者検査

性能検査

運転性能検査 機関入口潤滑油温度

2020,9.22

次回定婦事業者検査

以下余白

″



その他発電用原子炉の附属施設

1 非常用電源設備

常設
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(令不日2年 10月 15口 )丹町添 1(2/7)

//



(令不日2年 16月 15日 )別添 1(3/7)

/ユ



（曲
＼
＝
）

(令和 2年 10月 15日 )丹可添 1(4/7)

絡
経

′∂



(令和 2年 10月 15日 )局可添 1(5/7)

rγ



悔
艇

(令和 2年 10月 15日 )男可添 1(6/7)

/tf



(令和 2年 10月 15日 )月町添 1(7/7)

ど/
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(令 和 2年 10月 15日 )ヽ ||,21∵ .4,

/♂



(令 和 2年 10月 15日 )別 添 2(3/4)

/2



(令 和 2年 10月 15日 )卯 1添 2(4/4)

>つ



涎亜窯云碇上台B毛無型姜

機能・ご性能検査

(令不日2年 10月 15日 )月呼添 3(1/5)

> /υ な

検査範囲 :その他発電用原子炉の附属施設のう

検査場所 i関西電力株式会社 高浜発電所

う瀬 項 目 判定基準 測定値 鱒 結果 備考

目視 次ヽ発電機出力

魏 目視 挺
鱒 目視 Ｋヽ

柳 麟 日視 在
Ｒヽ申 目視

回転速度
目視 薇ヽ

孔ヽ目視

口及り鰺蒲儲璃饒憲1)
目視 くヽ メーカ基準

瞬及移勝翻醐蟻思掛
目視 碇ヽ メーカ基準

吸排気淵淡瑳愈)

目視
くＲ メーカ基準

と目視 メーカ基準

入口潤滑油圧力
目視

ヽ
て メーカ基準

入口潤滑油F上カ
目視 k メーカ基準

目視 Ｒヽ メーカ基準
人口潤融 温度

人口潤職曲轟度
目視 茨 メーカ基準

Ｒヽ麺醜 目視

*1

*2:」EC‐2130に場きづく

*3:発電機の容量にうぃては、以下の算曲式により求める。

算出式 :発電機容離 VA)=発電脱出力徹め/力和 .8*4

*4:発電機力率は■事計碑i〈
夕)表鵞 (機器鑢板の表詢

を村 9

工/



】

マ

離 断 縫

【主目巨尊夢R講】

( )内は読取値を記載するも
*1 発電機出力(kW i読取値闘 ×1,000てい享奥算する。
*2発電機容靭 :発電機出力(kv了)ノ

/力率0.8(l発
― 率は工事計画の表記 (機器銘板の表記))

*3発電機電圧e狂 読取値lkttX l,0〔)(lて・換算する。
*4
*5

1000/0=1,8(X)(min l)韓する。
色面がつ :1000/0基 18,000(mね丁つて靖超薫する。

今
か
義
コ
Ю
ｎ
ｗ
岸

０
沌

岸

観

Ⅲ
）

削
迂
邦

∞
　
（Ю
＼
釦
）

異音 異臭

等の有無

征

征

征

征

征

征

征

(m拡 1)
(山

・ 1)

発電機

回輯譴韓撃4

(耐 1)

発電機

周波数

(Hz)

発電機電圧
キ3

⑦

C‐AB‐CA‐B

発電機

容量
*2

(kV対

発電機

出力
*1

(k嘲
出力

(目移9

計器番号

1000/O

100°/o

1000/0

10げ/0

1000/c

100%

10伊/0

議

時間

0分

10分

20分

30分

40分

50分

60分

1)



醐 縫

【i目鬱車露霜自己習覇詣】

Y
中

機関吸排気

ユξヨjBttg;ュ ::(′J)

機関吸排気

温度差ま1)

機関吸排気

賊 承 2)

機関吸排気

麟 憲 ll

出力

(目移動

計器番号

1∞ 0/c

1∞ 0/O

1000/0

1000/0

l∞ 0/0

l∞ 0/0

1∞ 0/c

議

時間

0分

10分

20分

30分

4()分

50分

60分

（↓

営

Ю
＝

牌

ｏ
油

牌

朝

コ
）

遭

辣

∞

６
番

）



離 朧

【魏 】

Ｖ
、

機関入口

潤滑油温度

機関入日

潤滑油温度

機関入日

潤滑油

「

上力

機関入口

潤滑油圧力

出力

(目彬9

計器番号

1∞ 0/O

1∞ 0/0

1∞ 0/0

1000/o

1∞ 0/0

1000/o

1000/0

離

時間

0分

10分

20分

30分
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警報検査・インターロック検査

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

*1:
*2:

*3: 警報表示 :監視操作盤にて各項目の警報が表示されること。

(令和 2年 10月 15日 )月叫添 3(5/5)

ユ /餘

確認項目 (判翻

項 目
:I

鱗
* 麟 結果 備考

柳
ロックアクトリレー

「¬導期角 ‐
シンボル表示

「入」

鱗

「表示ど
目視 飛ヽ

邦 醐 船 電F上

ロックアウトジレー

「ラ
|、

~動
イ乍」

シンボル表示

「入」

警報表示

「表示」
目視 Ｒヽ

発電織過負荷
ロックアウトリンー

啄動イ乍」

シンボル表示

「入」

警報表示
「表示』

日視 段ヽ

発蜘
ロックアウトリレー

「不動イ乍」

シンボル表示
「入」

警報表示

「表示」
目視

ヽ
衣

婚

「表示」
発電機内部故障

ロックアウトヅレー

「動イ乍」

シンボル表示

「切」
目視 Ｒヽ

虫弊



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書 |

要領 書番 号 i原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :29

令和 2年
'「

月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

21検査串講  ・ 、検査申請一覧表のとおり

3ナ決査期日 自 .令和 二 年/′ 月′θ日

至  令和 2 年 ′′月 r2日

4、 検査場所   :使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果く覧表のとおり

7添付資漑    使用前検査記録

成績書管理番号 :29

/



検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号 (2019年 8月 13日 )

関原発第 212号 (2019年 8月 30日 )

関原発第 512号 (2020年 2月 3日 )

関原発第 626号 (2020年 3月 24日 )

関原発第 25号 (2020年 4月 7日 )

成績書管理番号 129

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申講により確認し表中に追記する。

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 :29

∽

特記事項

ケ ジ

検査立会責任者 拝瞬

がη,f― タアで
ミソ主任技術者

原子力鍵諜検査官 卑

焔篭考

検査結果

Ｒヽ

検査年月日

令和 九 年
/∂

′′ 月 ノア 日

′Ь



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項

検基年月管 和と
1筆岳

算骨碗 普
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用議検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む!)が準備されてい

ること。

記録確認

検査 をす る工事 のエ

程、期日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認
9・

T

工事計画の認可番号¢

記載が 適切で ある こ

と。

記録確認
(募
トー

tト



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

_(五号検査)

検査高t確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

中請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Q―
必要な図面等が準備されていること。 図画等確認

9‐
―

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確課
り

・

T

系統構成が完了していること。 ∈妻:一

ダ



添付資料 3生 2′

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :29

棧翻昂:自書ユ:五魯逸鼻
検査結果

検 査 対 象

その他発電用原子炉の附属施設

非常用

容器

ポンプ

主配省  別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統機能検査

・容量確認検査

・運転性能検査

・燃料給油検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

魔ヽ ⑬

備考    |
・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の紆1質記録

※ 適合性確滸を、検査成績書の識別番号 :T3-特‐50415、 T3-特-5-0416

・目視で確認した範囲 :添付資料3-3の とおり

(※)による。

b



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 I使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

.  
成績書管理番号 129

′じ

絵竜ヨ霞景:自轡暫境禄途魯浜舞逸鼻
検査結果

検査対象設備名 項 霞 測定値等 検査結果 検査方法

容器※1 容量確認検査
λ

目視ポンプ※1 運転性能検査
飛

主配管※2、 ※3 燃料給油検査 R

備考

※ 1 において確認

※2:主封再し管対象範囲は別添 2参照

※3:主蒼己管のうち、 は、10月 15日 の          転性能

検査に併せて実施、その他は 10月 14霞 に実施。

η



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
成績書管理番号 ,29

検査年月日 :令和 )年 〃 月
な

//
日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

容量確認検査 鋼製巻尺
2020/5/14

2022/5/13

運転性能検査
圧力計

(吐 出圧力)

20211/9/21

次回定期事業者

検査

運転性能検査
圧力計

(吸込圧力)

2020/9/21

次国定 l横 事業者

検査

運転性能検査 流量計
2020/9/8

2021/9/30

♭大4た駒

G



その他発電用原子炉の附属施設

1 非常用電源設備

常設
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(令和 2年 10月 13日 )丹町添 1(2/4)

ro



(令不日2年 10月 13日 )男可添 1(3/4)

/1



(令和 2年 10月 13日 )丹町添 1(4/4)

r2



(待 神 2年 10月 13日 )掲
'す

体 2(1/3)

/3



(令 神 2年 10月 13日 労川体 2

/無



令 不口2 10月 と 3 Fl)

/争



(令和 2年 10月 14日 )男け添 1(1/2)
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(令和 2年 10月 14日 )月町添 1(2/2)

′ワ



2110 14目

/♪



t子 |112'410月 14日 )別 添 2(2/2)

,/



(令和 2年 10月 15日 )男町添 1(1/4)

馨
認
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(令和 2年 10月 15日 )丹可添 1(2/4)

″,



(令・不日2年 10月 15日 )男ばマ恭1(3/4)

>'″



(令不日2年 10月 15日 )月可添 1(4/4)
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検査結果一覧表

成績書管理番号 :29

”
０

特記事項

「 ど
、

し

検査立会責任者

耳町 う一 'タ デイン 主任棟術煮

床キカ検査官

一

，

′
′

■ 外 徹一
′

″
、

検査結果

民ヽ

検査年月日

令和 Z年
lr月 12日

ヽ



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項

添付資料 1

成揮黄書管理番号 129

検査年月日:令和 2年  II′月 ,2日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 Q・ 下

検査をする工事の工

程.期 日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認 ①。す

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認 ①

3/



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)       ィ
成績書管理番号 :29

検査年月日:令和2年  H tt 12日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認
①

・ ―

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ① ―

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 良・〇

系統構成が完了していること。
立会/

印斜下雀観
①・下

0■

aメ



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :29

検査年月日:令和 2年 H 月■2 日

′ (            検 査 場所 :関西電力株式会社高浜発電所

ペ

検 査 対 象

その他発電帰原子炉の附属施設

非常用電源設備

主配管    別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

系統機能検査

。燃料給油検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、掘付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

段

目視

鰤

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 C検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識男ll番号 :T3-特 15-0416

愚a



(令不日2年 11月 12日 )丹可添 1(1/2)
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絡
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囃
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(令和 2年 11月 12日 )男ば添 1(2/2)

3'/磯



関西電力株式会社

高浜発電所第3号機

使用前検査成績書

要領書番号 :原規規収第 1908133号 99

成績書管理機号i30      ヽ

冷和 2年 〃月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査申請す覧表のとおり

3検査期日  自 参 衆▼ Z年 イ∂月 /日

蓋今″ 2年〃月ク日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果■覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :30



成績書管理番号 i30

検査申請一覧表

上記灰降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申講年月日)

関原発第 192号 (2019年 3月 13日 )

関原発第212号 (2019年 18月 30日 )

関原発第512号 (2020年 2月 3日 )

関原発第626号 (2026年 3月 24日 )

関原尭第25与 (2020年 4月 7月 )

Ｚ

ヽ



検査結果―覧表

成績書管理番号 i30

"

特記事項

与 レ

検査立会責任者 器

電 気 主任技術者

原子力描馨検査官 尋

孝冷 盗

検査結果

λ

検査年月日

お渉ん2年

/θ 月/日



添付資料 と

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録  
ギ

共通事項
成絞書管理番号 :30

検査年薦 :参 オフZ年 ′沙月 ,日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所 |

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認、

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査中請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。     |

記録確認 Θ:∵

検査 をす る工事の工

程(期 日及び場所が申

請書 どお りであるこ

とと

記録確認 Θ・一

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認 ⑧`■

〆



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 i30

検査年月日 :メて
＼
ん ぇ年,″ 月 1目

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ⑧・T

必要な図面等が準備されていること。 図画等確認 Θ ‐

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲～測定精度を有してい

ること。

記録確認 Θ

系統構成が完了していること。
働
記録確認

Θ・イ

す



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :30

検査年月日 :分名 え年 /θ 月 , 日

検 査 場 所 i関西亀力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

その他発電用原子炉の附属施設

非常用電源設備   ′

別添 1太線枠内の範囲

検査項目 半1定基準 検査結果 検査方法

外観検査

性能検査

・警報保護装置検査

・系統運転性能検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、↓居付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

λ
⑫

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行うた試験 C検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認験査成績書の識別番号 :T3-特∵5-1003

・目視で確認した範囲 :添付資料 3二 3参照

る



添付資料 8-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 130

検査年月日 :本ん Z年 ′∂ 月  r日

検 査 場 所 :闘西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査糸き果 検査方法

外観検査 盈

目視

性能検査

◆警報保護

装置検査
免

性能検査

1系統運転

性能検査
λ

備考

7



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
成績書管理番号 :30

検査年月日 :分 ん ア年 /θ月 '日

※ :%of rdg読 みの%

dgを 最小桁の数字

7

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効ダ胡限
備考

系統運転性

能検査

デジタルマ

ルチメータ

2∂ヌθ.グ .2ど

2ρ 2'・ 渉.ユ

=

系統運転性

能検査

ディジタル

クランプオ

ンハイテス

タ

2♪ 2成 ,?。 3

2″zl.守 ,∂′

以下余白



工事計画本文 (原規規発第 1908072号 (令和元年8月 7日 認可 ))

その他発電用原子炉の附属施設

1 非常用電源設備

総

ヽ

聖
郭
一

淋
い
ウ
）



丹唾1恭 2(1/2)

系統運転性能検査記録

検査範囲 :その他溌電胸原子炉の附属施設 非常用電源設備

判定基準

出力電疵及び赳ニカ電流アθゝら計算される容量が検査軽理表に示す設言齢吉果のとおりであることj

容量:■■■を有していること。
容量(kVA)=出 力竃圧ω ×出力電流(A)■ 1000

名称 運転状態 翻 目 計画値 許容範囲 測定値 結果 形輻箋チ戴去

鵡力電圧①

出力電流ω

容雑 聡 ♭
多く 目視

備考

使用計測器 : 出力91:(
郎J力電流 (

)

)

/θ



丹i添2 (2//2)

検査範囲 :その他チ酔&用原子炉の附属施設 非常用篭源設備

判定基準

機器が交流及び直流入力運転、交流入力運転、直流入力運転の状態において、基力電圧、出力周

波数が以下の値を満足すること及び運転状態に異常のないこと。

出力廻 I:

出力周波数 :

名称 運転状態 確認項鳳 計画値 詐容範囲 測定値 結果 検査方法

出力磐 fo

及 目視出力周波数

仰 Z)

出力電流lA)

鬱斉を絆|

出ノプ謝 1:①

後 目視出力周波数

仰つ

出力電流(A)

(参考働

出力麹
「lo

魔 日視出力周波数

(Hう

出力電流lA)

惨考的

出力f□ 1:(り

険 ロオ舟
出力周波数

餌つ

出力電流(A)

(舞働

備考

使帰命|・議u器 : 出力電圧、出力周波数 ( 〉

)出力電流 (

//



検査結果一覧表

成績書管理番号 :30

ヽ
Ｗ

特記事項

丁3(

検査立会責任者 卑

電 気 主任技術者

原子力施農検査官 卑

彰 八 整

検査結果

負

検査年月日

枷 2年

/∂ 月 7日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 ‐使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 i30

ヽ 検査年月日 :ノ
沸

～

72年 /つ 月 7 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査自を確認事項

使用講検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用自t検

査中請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ΘC二

検査 をす る工事のエ

程、期日及び場所が申

請書 どお りである こ

と。

記録確認 Q一

工事計画の認可番号の

記載が適切 である こ

とЬ

記録確認 Q―
υ

′θ



添付資料 3〒 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理器号 :3o

検査年月日 :否瀬騨2年 ノ?月 7日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Q
必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 Q・ 二

検査用計器が校正されており有効翔卜長内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。              ‐
記録確認 Q,一

系統構成が完了していること。
○

ア

鍮 ③ ―

ノた



検査結果

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 i30

検査年月日 :塔ゥ酔2年 ノ?月  7自
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

その他発電用原子炉の附属施設

非常用電源設備

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

外観検査  ｀

性能検査

◆系統運転性能検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あることと

食
ω

備考         !   ‐               ,・
・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3T特一S-1004

・目視で確認した鞄囲 :添付資料3-3参照    _

ノす



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :30

検套年月日 :石彩w2年 /ク 月 7 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社蔵浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

外観検査 及ヽ

目視以下余自

備考

/b



工事計画本文 (原規規発第 1908072号 (令和元年 8月 7日 認可))

その他発電用原子炉の附属施設

1 非常用電源設備

。常設

ポヽ

縄
．一卸
洋
〕



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要 領 書 番 号  :原規規収第 1908183号 99

成績書管理番号 :31,

舎和2年 ノ/月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

と 発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請   検査申講一覧表のとおり

3検査期日    自 今覇青 二 年 2月 r2日

至食れ2守 //F響第

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果‐覧表のとおり

6検査結果   検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :31,



検査申請書番号

(申請年月.日 )

関原発第 192号

関原発第 212量
関原発第 512号

関原発第 626号
関原発第 25号

(2019年
(2019年
(2020年
(2020年
(2020年

8月 13日 )

8月 80日 )

2月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

成績書管理番号 :31

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

ユ



検査結果一覧表

成績書管理番号 :31

錐

特記事項

々 じ

検査立会責任者 印

各吃串手みザ 主任技術者

がイクデイタデザン多丁ユ及
′灯今/

原子力施設検査官 印

も釈 盈影■

水亨 猪戎H

検査結果

■

検査年月日

令禾▼2年

2月 ′28日



添付資料 1

i関
西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :31

検査年月日:勢 二年 2 月2だ 日
/検

査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ①‐

検 査 をす る工事 の正

程、期日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

とっ

記録確認
①

・
エ

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認 Θ一

″



添付資料!3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録
い    (五 号検査)

成績書管理番号 :31

検丞年月日:今待z年 2月 ら 念日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ① エ

必要な図画等が準備されていること。 図画等確認 廷動・一

検査用計器が校正されてお り有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認
⑬

・ ―

系統構成が完了していることj

立会/
記録確認

良・〇

す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :3と

検査年月日 :琴勒も 二 年 2 月
'2,13日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

その他発電痛原子炉の附属施設

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

材料検査※1

寸法検査

外観検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に通合するもので

あること。

童
ネ2 ③

/

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験・検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査戒績書の識別番号 :T3-特 -5-2011

・目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照

※ 1:構造体コンクリー トの圧縮強度を除く

※2:20BL(4リ フトを除く)の範囲について確認

6



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電戸
~舜

第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 :3と

検査年月日 :◆わ 2 年  2月  ,3日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

別添 2参照 寸法検査 柔

目視房ll添 2参照 外観検査 支

備考

タ



添付資料 3-4

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
成績書管理番号 :31

検査年戸日双湧静ク年夕 角15日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

寸法検査 ヨンヘ
｀
ックス

2019,11.28

2020。 11.27

L:

測定長 lml

以下余白

p、



※
出
に将
コ康

熙
萩
御
部

′



別添 2

/ν



別添 3-1

戒績書管理番号 i31

検査年月日 :今争 2年 2月 ′3日

寸法検査記録

a.断面寸法

測定値 結果

設計,1直

(最小値)

(lllttl)

許容範囲

(mm)

検査方法

厨視

硼
又ヽ

角部 (R)

費
卜1視

勒
角部 (L)

愛
置視

⑪
①

盈
出視

爾
②

費
③

記録確認
③

費
⑭

記録確認
④

＼父〇
記録確認

⑤

賀
手1視⑥

H観

観 え
Э

・使用計器 :||||

・記録r確認は、ェ事計画に基づき中請者が行つた試験・検査の品質記録 (※ 2)による。

※2:通合性確認検査成績書の識別番号 :T3-斡 -5-2011

備考

※ :公称値のうち最小のもの

′/



摩i添 3-2

成績書管理番号 :31

検査年れ
軽ン鬱

年 2月 だ 耳

寸法検査記錘

名称 種類

設計値

(最小値)

(nlRl)

a,瞬面寸法

検査方法 結 果

許容範囲

(nHl)

測定値

(lml)

3
1)

フ
ト

① 癬視 く

③ 日視

孜

@ 日視 盈

備 考

※公称値のうち最小のもの

・使用計器

r≧



検査結果一覧表

成績書管理番号 :31

ヽ
皓

特記事項

魁 L

検査立会責任者 印

各
'ヮ

η腺みザ 主任技術者

ギ
"ア

‐夕'ぜV務″爾 χ

原子力施設検査官 印

原子力検査官

箋永そ■

検査結果

R

検査年月日

牟綽 Z年

す月zす日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録
1  共通事項

成績書管理番号 i31

検査年月日 :/ジ静2年 ∫ 月 ≧ぐ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所
｀

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確F,1、結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検 査 をす る工事 の正

程、期日及び場所が申

請書 どお りで あ るこ

と。

記録確認 Q―

工事計画の認可番号の

講載が通切であるこ

と。

記録石笙認 ⑬・T

′▼



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :81

検査年月日:浴羽酔2年 す 月 クす 日

検 査 場 所 :F)目 西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Q
必要な図面等が準備されていることと 図面等確認 Θ・‐

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 Q・ T

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良・0

/す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 i31

検査年戸日 :孝落 ′2年 ∫ 月 2市 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

その他発電用原子炉の附属施設

房ll添 1参照

検査項目 半じ定基準 検査結果 検査方法

材料検査

寸法検査

外観検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

ご
之 目視

嗣

備考

・記録確認は、工事計画に基づき事講者が行つた試験・検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 -5-2011

*・ 2 11BL″X外り!花ぬ に クC)て 湖完花永 丁り烹半2参翌 )

/`



別添 1

検査対象

ヽ



丹吋滋黒2

/♪



検査結果一覧表

成績書管理番号 :31

特記事項

現ユし

検査立会責任者 印

縦 ぃなみザ主任技術暑

瀞 うすと

''ギ

ソ)2孜紡

原子力捧譲検査官 印

彰浪フ■

検査結果

費

検査年月日

今和2年
7月 27日

ヽ
↓



添付資料 と

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
^  成績書管理番号 :31

′検査年月日 :つ和 Z年 ク 月 ク″ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 Q・ 一

検査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認 0・ 下

工事計画の認可番号の

記載が適切である こ

と。

記a設確認 0・ T

2っ



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 i31

 ヽ      検査年月日 :今々 2年 ク 月 27日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準イ薦されていること。 記録確認 Q

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 Q―
検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 良・〇

系統構成が完了していること。
立会/
記録確認

良

二/



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :31

検査年月日 :→

～

2年 ワ 月 2ク 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

その他発電用原子炉の附属施設

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

組立て及び据付け状態を確認

する検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

ヽ

民
⑩
/

記録確認

備考

。目視で確認した範囲 :添付資料 3-3参照

2虫



検査結果

添付資料 3-3

関西篭力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)         .
(立会検査)

成績書管理番号 i31

検査年月日 :今羽ψ2年 ク 月 27日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査対象設備名 項 目 測定纏等 検査結果 検査方法

男噂添 と参照
経立て及び据付け状態

を確認する検査
ぎ

Φ

捕考  ,

× :     を除く範囲について確認 (別添 3参照)

之〕



別添 1

検査対象

ペ



別添 3

ユ←



検査結果一覧表

成績書管理番号 i31

静
け

特記事項

4 し

検査立会責任者 亭辟

各9い 勝 ザ主任技術者

原子力施農機査官 卑

"オ
多
―
来月

検査結果

え

検査年月日

浴み2阜
/′ 月よ日

b



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :31

検査年月日 :獲認鬱Z年 //月 ib日

検 査 場 所 I関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認、方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録覇窪認 ①―

検査 をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認
①

:一

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

と。

記録確認 ①l下

五
′



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :31

検査年月日 :をり鬱2年 //角 i渉 日

検 査 場 所 i関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 0・ T

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 0-

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良

ェ∂ウ



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 i31

検査年月日 :漉レ|え年 //月 iあ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

)P

その他発電用原子炉の附属施設

別添 1参照

検査結果判定基準検査項目

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

材料検査

寸法検査

外観検査

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 。検査の品質記録

※ 適合1隆確認検査成績書の識別番号 :T3-特 -5-2001

T3-特-5-2011

*をil糸′の勢仏囲にクト〕て預盈弗争

(※)による。



工事計画本文 (原規規発第1908072号 (令和元年8月 7~認可))

4 火災防護設備

(1/2)
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工事計画本文 (原規規発第1908072号 (令和元年8月 '｀ 認可))
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工事計画本文 (原規規発第1908072号 (令和元年8月 7日 認可))
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検 査 範 囲 図 (3号 )
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検 査 範 囲 図 (3号 )
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検 査 範 囲 図 (3号 )

的
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洋
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Ｈ



検査結果一覧表

成績書管理番号 :31

時
卜

特記事項

慰 レ/

検査立会責任者 印

為亀廟摩み
ザ

主任技術茸

原子力検査官 印

X 生 奉 イ

検査結果

&

検査年月日

倉和24
//月 ユム日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :31

検査年月日 :全
れ 盟 年 7角 ユと 日

検 査 場 所 :関 西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項   !

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備 考

本検 査 に係 る使用前

検査 申請書 (変 更 申

請 を含 む。)が準備 さ

れて いること。

記録確認 9

検査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が

申請書 どお りで ある

こと。

記録確認
e・ T

工事計画 の認可番号

の記載 が適切で ある

こと。

記録確認 ○・―

コク



添付資料 3‐ 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)
｀

成績書管理番号 :31

検査年月日 : /そ` 和 2年  7月  ユム 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 e/一

必要な図画等が準備されていること。 図面等確認 患汗一

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 咽)・ 一

系統構成が完了していること。
立会/
ノ

記録確r認ヽ
卑・(∋

dβ



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :31

検査年月日1食
ネ子ユ 年 ′/月 ユ6日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

その他発電用原子炉の附属施設

火災防護設備

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

性能検査

材料検査

寸法検査 、

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

てお り、技術基準に適合するもので

あること。

ヽ

孜
目視

轡

業 I

備考

・記録確認は、工事詩麗に基づき申請者が行った試験 。検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 : T3-特-5-2001、 T3-特 -5-2011

※ 1:添付 2の範囲について確認。

dP



(令和 2年 11月 26日 )局可添 1(1/3)
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別添 1(2/3)

(令和2年 11月 26日 )
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工事計画本文 (原規規発第1908072号 (令和元年8月
声¬認可))

Υ
ド

瀬
エ
ミ
知
騨
　
（ω
＼
＼
ω
）

（◆
営
肖
■
〓
通
画
ω
罰
）



別添 2(1/3)
(令和2年 11月 26日 )

学ど



別添 2(2/3)
(令和2年 11月 26日 )

年9



別添 2(3/8)
(令和2年 11月 26日 )

（贈

ｍ

牛浮



関西,電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番号 i原規規収第 1908188号 99

成績書管理番号 :32

ハ舟聡之年//月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜洗電所第3号機

21検査申請    検査申講一覧表のとおり

3検査デ翻日 自 浴孝鵬之鋳 rr角 乏と日

李 濃淳a 2 年/′ 月2ど 日

4検査場所    使用講検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果   験査繕果■覧表のとおり

7添付資料 …  使用前検査語

'験

成績書管理番号132

′



成績書管理番号 :32

検査申請下覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記するも

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 1

関原発第 2

関原寿第 5

関原発第 6

関原発第 2

92号 (2019年 8月 13日 )

12号 (2019年 8月 30日 )

12号 (2020年 2月 3日 )

26号 (2020年 3月 24日 )

5号 (2020年 4月 7日 )

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 :32

"

特記事項

みし

検査立会責任者

舟打うン_夕rぜプ 主任技術者

原子力検査官

一／ザカ一つ
Ｒ

″
　
´
　
ノ

／

Ｐ
ｉ
／

検査結果検査年月日

浴れガ年
11角 尾日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :32

検査年月日:浴骨,Z年  //月 互を 日

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検 査 をす る工事 の正

程、期日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。     「

記録確認

工事計画の14翌、可番号の

記載 が通切 で あ る こ

と。

記録確認 O

4



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :32

検査年月日 :浴和 2年 rl月 必 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申講者の品質記録が準備されていoこ と。 記録確認

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認

検査用計器が校正されており有効井胡限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認

系統構成が完了していること。 0・ ァ

争



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

、      成績書管理番号 :32

検査年月日 :活浮0警 ど1月 2ど 自

■       ′  検 査 場 F~舜 i関西電力株式会社高浜発電
声

検査結果

別添 1の太線枠内の範囲

容器

主配管

験査方法検査結果検査項目

記録確認

目視
※1設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。   i

通気検査

容量確認検査

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験 。検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特-5■ 002(そ の掛、T3-特-5■ 0101

T3-特二5-0412(そのか、T3-特-5-0407(その2)、

T3-特-5-0407(その勧、T3-特-5-0413(そのか、

T3-特-5-0413(その勧

※ 1:通気検査を目視にて確認。

日視で確認した範函 :添付資料3-3参照

ど



添付資料 3-3

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録
.(五

号検査)        i
(立会検査)

成績書管理番号 132

検査年月日:浴子92年 サ十 月みι日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 項 目 測定値等 検査結果 検査方法

通気検査 目視
※1

備考 |

※ 1:目視にて検査した範囲は、別添 2参照

?



別添1(1/25)
(令和2年 11月 26日 )

工認計画本文  (原規規発第 1908072号  (令和元年8月 7日 認可))

か



別添1(2/25)
(令和2年 11月 26日 )
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別添1(3/25)
(令和2年 11月 26日 )
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別添1(7/25)
(令和2年 11月 26日 )
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男llン代1 (9/25)
(令和2年 11月 26日 )
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別添1(10/25)
(令和2年 11月 26日 )

（ω
＼
ω
）

/7



別添1(11/25)
(令和2年 11月 26日 )

/ Э



別添1(12/25)
(令和2年 11月 26日 )

J(1



別添 1(13/25)
(令和毘年 11月 26日 )

20



別添1(14/25)
(令和2年 11月 26日 )

21



別添1(15/25)
(令和2年 H月 26日 )

22



別添1(16/25)
(令和2年 11月 26日 )

お



別添1(17/25)
(令和2年 11月 26日 )

′撃



別添1(18/25)
(令和2年 11月 26日 )

な



別添1(19/25)
(令和2年 11月 26日 )
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(令和2年 11月 26日 )
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別添1(22/25)
(令和2年 11月 26日 )
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別添1(23/25)
(令和2年 11月 26日 )
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町添1(24/25)
令和2年 11月 26日 )
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別添1(25/25)
(令不目2年 11月 26日 )
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関西電力株式会社
|

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書・

要領書番号 :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :33

｀
令和 2年

'2月
原子力規制委員会



使用瀧棋査成績書

と発電所名    関西篭力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申請■覧表のとおり

3検査期目 自   全琴麟>年ン9月 /零

至  令和2年
'2月

2日

4検査場所 使堀前検査記録のどおり

成績書管理番号 :33

3検査案声疱者   検査結果下覧表のとおり

6検査結果    検査結果す覧表のとおり

7添付資料    使用講検査記録



検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号 (2019年 8月 13日 )

関原発第212号 (2019年 8月 eO日 )

関原発第 512号 (2020年 2月 3日 )

関原発第 626号 (2020年 3月 24日 )

関原発第 25号 (2020年 4月 7日 )_

成績書管理番号 i33

′
検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記すると

乞



‐
検査結果一覧表

成績書管理番号 :33

い

I特記事項

F才
″ヒ/

検査立会責任者 幕

がイタ|,タデで
｀
γ主在技術者

原子力麹議検査宮 持

焔毬考井

検査結果

憮

検査年月日

令和 近年
十

/伊 月 /日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :33

検査年房日 :令和 二 年 /υ 月 /日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項     ′

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認、結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 O

検査 をす る工事 のエ

程、期目及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認 @―

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認 姪翌・―

4



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :38

襟査年月日 :令和 歩 年 /∂ 月 /日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること. 記録確認

○
必要な図画等が準備されていること。 図面等確認 ◎ !

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認

系統構成が完了していること。
立会/

m 0・

す



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :38

検査年戸軍 :令奉日i午 ′∂月 /日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

総合設備検査

(検査記録の確認検査)

(別添 1参照)

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。  、

魔 記録確認

備考

。記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 e検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認験 査成績書の識別番号 :T3-特 -1-0408

6



検査結果一覧表

成績書管理番号 :38

ミ

特記事項

作 し

検査立会責任者 甘串

電
桂
武 主任技術者

原子力純諜検査官 器

子常 後

検査結果

ク．λ

検査年月日

参ん ス年

/∂ 角 /日



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項

添付資料 1

成績書管理番号 :33

検査年月歯 :分 殊Vヌ 年 /′ 月 r日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確l認事項 確命憲、方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含むど)が準備されてい

ること。

記録確認 Q

検査 をす る工事 のエ

程、期 日及び場所が申

請書 どお りである こ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切 で ある こ

と。

記録確認 Θ―

8



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :33

検査年月日:参ん Z年 /θ 月 , 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 濡考

申講者の品質記録が準備されていること。 記録確認 Θ・―

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 Θ・一

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。       「   十

記録確線 魅動・下

系統構成が完了していること。
立会/

記録確認
良・〇

9



検査結果

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-2

使用前検査記録

成績書管理番号 :33

検査年月日 :分ん え年 /∂ 月 1 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

|¬llム
4

その他発電用原子炉の附属設備

非常用電源設備

検査結果 検査方法

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

絶合線4紳嬢

寸法検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

研Ⅲ租鎌

備考                   |                |
・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 。検査の品質記録 (※)による。

※ 通合性確認検査戒績書の識別番号 :T3-特 -5-1003

′0



検査結果一覧表

成績書管理番号 :33

一　ヽ

特記事項

を 位

検査立会責任者 卑

電 気 主任技術者

原子力籍譲機査官 卑

彰 八
!を

検査結果

☆

検査年月日

塔羽騨2年

ノρ月 7日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 i33

検査年月日1石湖静 2年 /沙 :月  7 日

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ○ ―

検査 をす る工事 のエ

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認 Q―

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

と。

記録確認 Q一｀

12



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料 3-1

使用前検査記録

成績書管理番号 :33

検査年月日 :神 2年 ノρ 月 7日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認、 Q

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ⑧3-

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ることc     ―

記録確認 ⑧l―

系統構成が完了していること。
立会〆

爾 ①
・

二

,3



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

(五号検査)

添付資料3-2

使用前検査記録

戒績書管理番号 188

検査年月日:押 2年 /ρ 月 7 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

別添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

総合設備検査

(検査記録の確講検査)

(別添 1か照)

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、掘付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

段 記録確認

備考                   1 ′        F
・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験・検査の置1質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識房ll番号 :T3二特-5-1004

!千



検査結果一覧表

成績書管理番号 :33

ヽ
崎

特記事項

ケこ/

検査立会責任者 器

電 気 主任技術者

がイク
'ア

ク■でれが嘲

原子力麹談検査官 岬

焔毛 楷

検査結果

魔

検査年月日

令和 之

/θ 月

年

好日
′す



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :33(  /J

絵雹鼻ia慾綴途魯逸鼻
検査講確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用読検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ○!下

検査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで あ るこ

と。

記録確認 O・ 下

工事計画の認可番号の

記 載 が適 七刀で あ る こ

と。

記録確認 ぐ謗
与す

′6



.             添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用講検査評録

(五号検査)

成績書管理番号 t83
だ

姿奪年月日 :令和 2年 /∂ 月
 チと

日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 〇■

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ① ―

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 ①,

系統構成が完了していることき
立会/

続 0‐

r7



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発露所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)       |
i           

成績書管理番号 :33

1  ・    壌窃昂:自懲概亀魯逸鼻
検査結果

検 査 対 象

別添 1参照

t検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

総合設備検査

(検査記録の確認検査)

(別添 1参照)|

設備及び機器が工事計国に従い製作

され、据付けされ,所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。      .

監

|

記録確認

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験・検査の品質記録 (※ )による。

※適合'l生確認検査成績書の識丹1番号:T3-特 -5-0401(その1)、 T3-特
「

5-0401

(その 2)、 T3二特-5-0402(そ の 1)、 T8-特 -5-0403(そ の 1),T3-特 -5-

0409、 T3-特二5-0410、 T3-特 -5-0908

ア8



検査結果下覧表

成績書管理番号 :38

ヽ
⇔

特記事項

竹 し

検査立会責任者

為名硼靡多 主任技術者

亀 歓 土れ 疫猫雅

″,_夕 ,をレ■F歯紹,た

原子力検査官

子

／

士
浴 彼身 く

検査結果

民ヽ

検査年月日

令和 2年

11月
:を

日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 i33

検査年月自 !令琴田1年  H月  lB 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 O―

検 査 をす る工事 の工

程、期日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。    (

記録確認 ①
た

工事計画の認、可番号の

記 載が適切で ある こ

と.      ・

記録確認 ⑧一

20



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)｀
ヽ

1                      成績書管理番号 :33

｀     検査年月日 i令和 2年  11月  tち
日

)            
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ①,一

必要な図面等が準備されていること。 図面等確認 ① ―

検査用計器が校正されており有効昇翻限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 Θ ―

系統構成が完了していること。
立会/

勧 e―

21



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)
‐ 成績書管理番号 :33

襖査年月日 :令和 2年 ‖ 月 !な 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

別添 1の とおり

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

総合設備検査

(検査記録の確認検査)

(別添 1参照)

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

民

目視

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行った試験 !検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :

T3-特 -5-0407(そ の 1)、 T3-特 -5-0407(そ の 2)

T3下特-5-0407(そ の 3,)、 T3-特 -5-0412(そ の 1)

T3■特-5-0412(その2)、 T3-特 -5-0413(そ の1)

T3-特-5-0413(そ の2)(T3二 特-5-0413(そ の 3)

T3-特 -1-0702、 T3-特一生f0801、 T3-特 -5下 0106

T3-特-5-1002、 T3-特 -5二 1010

22



検査結果一覧表

成績書管理番号 :33

ド
リ

特記事項

与 し

検査立会責任者

寮郎巳ηゑみ子 華柱技術者

原子力検査官

ゑ 久 え

検査結果

え

検査年月日

令和 2年

12月 2日



添付資料 と

1関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :33

検査年月日:令和 2年 '2月 2 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

′使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検―

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検査 をす る工事 の正

程Ⅲ_期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認 ①―

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

とざ

記録確認 ①―

24



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :33

検査年月自:令和 2年  12月  2 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 纏)。
二

必要な図画等が準備されていることと 図面等確認 ○|―

検査用計器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な測定範囲、測定精度を有してい

ること。    ′

記録確認 良・(∋

系統構成が完了していること。
立会/

①・下

2う



検査結果

添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

″                          成績書管理番号 :33

検査年月日:令和2年 1乞 月 2 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検 査 対 象

別添 1のとおり

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

総合設備検査

(検査記録の確認検査)

(別添 1参照)

設備及び機器が主事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。

鬼
日視

備考

け記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験 e検査の品質記録 (※ )による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3-特 Tl-0901
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検査対象一覧表 (主たる機能に関係する設備)

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

口
『

謎
郭

Ｐ

（
ド
＼

Ｐ
ふ
）

備 考検査 日

2020/10/1

2020/10/1

確認項 目

寸法検査

寸法検査

検査対象

備考検査日

2020/11/9

2020/11/9

2020/11/9

2020/11/9

2020/11/9

確認項目

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

検査対象



商
磯

放射線管理施設

備考検査日

2020/11/9

2020/11/9

2020/11/9

2020/11/9

2020/12/2

確認項目

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

外観検査

組立て及び据付け状‐態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

外観検査

組立て及び子居付け状態を確認す
る検査 (支持構造物含む)

検査対象

備考検査日

2020/11/9

2020/11/9

確認項目

取付箇所確認検査

取付箇所確認検査

検 査対象

淫

鶉

岸

（
Ｎ
＼

Ｐ

卜

）



原子炉格納施設

その他発電用原子炉の附属施設

〕
↓

備 考検査日

20/ 1 1/9

20/ l 1 /9

確認項 目

取付箇所確認検査

取付箇所確認検査

検査対象

備考検査 日

2020/10/1 5

2020/10/15

2020/10/15

確認項目

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

検査対象

淫

郭

岸

（
∞
＼

岸

ふ

）



呻
０

備考検査 日

´
2020/10/14

2020/10/13

2020/1 0/ 1 3

2020/10/14

2020/10/14

確認項目

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

耐圧検査f漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

検査対象

頚
尋

卵
Ｐ

（
卜
＼

Ｐ

卜
）



』
一

備考検査日

2020/10/14

2020/10/14

2020/10/14

2 0 2 0/ 1 0/ l 4

20 20/ 10/15

確認項目

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

検査対象

翌

鶉

μ

（
伽
＼
ビ

ふ
）



彎
酌

備考検査 日

2020/10/15

2020/10/15

2020/10/15

2020/10/1

2020/10/7

2020/1と /10

確認項 目

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

寸法検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含む)

寸法検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査 (支持構造物含主う`)

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

検査対象

淫

郭

解

（
⇔
＼
ビ

ふ

）



〕
し

備考検査日

2020/11/10

2020/11/10

2 0 2 0/ l 1/ 1 0

2020/1 1/ 1 0

2 l 1/ 12 0 0/ 0

権認項 目

I材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

而こ圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、蒲えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び↓居付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

検査対象

瀬
憲
参
牌

（
Ｎ
＼
＼
Ｐ
ふ
）



い
↓

備考検査日

2020/11/10

2020/11/10

2020/1 1 / と0

2020/11/10

2020/11/10

確認項目

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

職圧検査、漏えい検査

材料検査

甘法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

て 及 び 据付 ,ナ状 態 を確 認 す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認す

る検査

耐圧検査、漏えい検査

検査対象

淫
郭

牌

（
∞
＼

μ
卜
）



』
貯

備考検査日

2020/11/10

2020/11/10

2020/11/10

2 0 2 0/ I 1/ l 0

2020/11 /1 0

確認項目

材料検査

寸法機査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えしゝ検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び1巌 付け状態 確々 認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

爾圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び子磨付け状態を確認

する検査

耐圧検査、濤えい検査

検査対象

】
苺

夢
伴

（
ｏ
＼
ぶ

ふ
）



的
い

備考検査日

2020/1 1/と0

2020/11/10

2 0 2O/ 1 1/ l 0

2020/1 と/ 1 0

2020/11/10

確認項目

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び子居付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

甘法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査卜漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

検査対象

導
霊

♂

（
岸

ｏ
＼

解

ぶ

）



』
↓

備考検査日

2020/11/10

2020/11/10

2020/11/10

2020/と と/1 0

2020/11/10

確認項目

材料検基八

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

離圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及

する検査

据付け状態を確認

耐圧検査、漏えい検査

査

寸

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

面ヽ寸圧検査、漏えい検査

検査対象

澄
郭

解

奮

牌
＼

岸
↓



』
ω

備考検査自

2020/1 l/ l 0

2020/11/10

2020/1と /10

2020/11/10

2020/11/10

確認項目

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付 け状態 を確 認

する検査

耐圧検査t漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を確認

する検査

離圧検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び才届付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

検査対象

煎
憲

参

μ

（
牌

Ю
＼

岸

ぶ

）



備 考検査日

2020/11/10

2020/と l/ 1 0

確認項目

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び李居付け状態を確認

する検査

耐匠検査、漏えい検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び撮付け状態を確認

する検査

耐圧検査、漏えい検査

検査対象

』
輸

放射線管理施設
備考検査 日

2020/11/9

検査対象 |
確認項用

取付箇所確認検査

ピ

郭

Ｐ

（
Ｐ

♂

＼

解

ふ

）



別添 1(14/14)

兼用設備一覧表

原子炉冷却系統施設

主たる機能に関係する設備 兼用する設備

原子炉格納施設のう

20 l

子炉オ各納施設のうち

2020/10/1

計測制御系統施設

主たる機能に関係する設備 兼用する設備

2020/1t/9

子∂/E



関西電力株式会社
・

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領 書番 号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 :34

令和 2年 3月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査申請一覧表のとおり

3検査期目    自  令和 二年 3月 あ 自

至  令和 2年 3月 b日

4襟査場所    使層前検査言己録のと苺り

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検套結果十覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :34

/



成績書管理番号 i34

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し奈中に進記する。

検査申請書番号

(申講年月日)

四原発籍 192号 (字 019苺
関原発第212号 (2019年
関原発第 512号 (2020年

8月 13日 )

8月 80日 )

2月  3日 )

/

之



検査結果一覧表

成績書管理番号 :34

∽

特記事項

奮 レ

検査立会責任者 印

各窃聯摩みザ 主任技術者

ギイケ ',″でンとイユ霰筋

原子力施設検査官 :印

術 姻 司E

ぺ左発人■

検査結果

走

検査年月日

令和 之年

3月 b日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項           1
イ                        成績書管理番号 i34

検査年月由:令和 二 年 う 角 ど 日

検 査 場 所 i関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準f薦 されてい

ること。

記録確認 ①―
|

検査 をする工事のエ

程、期日及び場所が申

請書どお りであるこ

とЬ

記録確認 Θ■

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認 ①:一

作



添付資料 3-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成絞書管理番号 134

検査年月用 :苓和 2年 3 月 あ 爵

検 査 場 所 ;関西電力株式会社高浜発電所

検査議確認、事項

確認事項 確認方法 結果 備考

申請者の品質記録が準備されていること。 記録確認 ⑧―

必要な図面等が準備されていること6. 図面等石窪認、 ⑧i
検査漏話器が校正されており有効期限内である

こと及び必要な汲1定範囲、測定精度を有してい

ること。

記録確認 ○・二

系統な薄成が完了していること。
9
記録確認 〇■

・５



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :34

検査年月日 :令和 乏 年 3 月 ど 日

≒                 検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統勉設

主配管 (常設) 一式   別添 1参照

検査項目 判定基牢 検査結果 検査方法

通水検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有 し

てお り、技術基準に適合するもので

あること。

炭
目視

/

⑩

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験 。検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書め識別番号 :T3-特 -5-0204

る



添付資料 3-2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成綾書管理番号 :34

検査年月日:令和 2年  3 角 歩 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

発電用原子炉施設

原子炉格納施設

主配管 (常設) =式    男ll添 1参照

主配管 (常設) 一式   別添 1参照

11匿l   ttll添 1参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

通気検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

され、据付けされ、所定の性能を有し

てお り、技術基準に適合するもので

あること。 (´

飛
⑩

鯰

備考

・記録確認は、工事計画に基づき申請者が行つた試験 。検査の品質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T3二特-5-0204
。目視で確認した範囲 :添付資料 3二 3参照

7



添付資料 3二 2

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

(五号検査)

成績書管理番号 :34

検査年月日 :令和.2年 3 月 6 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検 査 対 象

発電用原子炉施設

計凝歳ll御系統施謙

主酉己管 (常設)― 式   尾ll添 1参照

1個  i男1添 l参照

検査項目 判定基準 検査結果 検査方法

通気検査

設備及び機器が工事計画に従い製作

されt据付けされ、所定(夕)性能を有し

ており、技術基準に適合するもので

あること。   '

i

飛
目視

/

備考

`記録確認は、工事計画に基づき毎鮮請者が行つた試験・検査の口欝磯質記録 (※)による。

※ 適合性確認検査成績書の識別番号 :T8-特 -5-0202

ヽ

8



添付資料 3-8

関西電力株式会社蔑浜発電所第 3号機 使用講検査記録

(五号検査)

(立会検査)

成績書管理番号 184

検査年月 日:令和 Z年  3 月 る 日

検 査 場 蕨 :関西電力株式会社高浜発電所

検査結果

検査対象設備名 二衰爆 測定値等 検査結果 検査方法

主配管 (常設)

/
通気検査

Ｒヽ
目視

備考

7
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検査対象
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関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

品質管理の方法等に関する

使用前検査成績書

施  設 名 :原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

放射線管理施設

。 原子炉格納施設

その他発電用原子炉の附属施設

要 領 書 番 号 :原規規収第 1908133号 35

◆冷う年
'2月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検 査の種類    品質管理の方法等に関する使用前検査

3検 査申請

4検 査期 日

5検 査場所

6検 査範囲

7検 査結果

免

使用前検査 申請番号

関原発第 192号 (2019年 8月 13日 )

闘原発第 212号 (2019年 8月 30日 )

自 今知ね 年?月 rD日

至 ◆繊2 年,2月 Fθ 日

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜 町田ノ浦

工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する事項

高浜発電所第 3号機

発亀廂原子炉施設

原子炉冷却系統施設

計測制御系統施設

原子炉格納施設

その他発電用原子炉の附属施設

使′用前検査記録

1検 査前確認事項

2品 質管理の方法等に関する検査

3使 用前検査において確認 した関連文書一覧表

T

8添 付資料



9検査実施者

N

特記事項

チし

牧 し

検査立会責任者 印

寵 n

電秩と徹■範み

ドイう一t?立
い
シ差雄

特3瑠 摩多

電気上社■衡る

√Fケ ″ルザレ主イを夕砺

原子力施設検査官 印

工 迫 網

推後飛二IE

海 ね施 宮

力久 入 え

み孝 く/

検査年月日

谷紳ん片4
7月 r9β

●争2年

,2Eん R



添付資料 と-1

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使漁前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

本検査に係る使用叢検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

命絶え年
9月 10日 表

使痛前検査成績書の「3検

査申請」に申請番号 (変更

申請番号を含む。)を記章鬼す

る。

神 2年
,2月 今 日 血

年 イ

検査をす る工事の工

程、剣日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認

令約れ年
?月 19日 R

特や 2年
,2月 9日 史

年

一

工事計画の認可番号の

記載が通切であるこ

と。

イ

記録確認

冷箱危年
9月 tp日 段

今舟,2年
,2月 9日 鬼

年

一

一

3



添付資料 1-2

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

検査前確認事項

検査項目 i品質管理の方法等にF)目 する検査

確認事項 検査年月日 結果 備考

法令、規格、工事計画、申請

者の規程類t申請者の品質記

録及びエビデシスが準備さ

れていること。

今れ慈
9ヽR10巳

Ｒヽ

かゃ紳 2舞

124ん a 施

/

4



添付資料 2

使用前検査記録

品質管理の方法等に関する検査

高浜発電所第 3号 1幾

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

高浜発電所第 3号機

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射線管理施設、原子炉格納施設及び

検査範囲 :工事及 に係る品質管理の方法等に関する事項

その他発電用原子炉の附属施設

検査

結果
検査年月日判定基準

糸駄純拿緯譲 qRIδ凰工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事計画に定められ

た品質管理の方法等に関する事項に従って行われていること。

総
合
所
見

本検査は、特定車大事故等対処施設等に関する工事に係る検査であり、品質管理の方法等に

関する事項に従い行われていることを確認するものである。次回以降の検査において、検査の

計画及び実施等の状況について確認する。

1品質保証の実施に係る組織

工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラス トラクチヤー及び作業環境が確保され、

申請者部門間及び供給者との間の責任及び権限が明確にされていることを確認した。

設計部門と各部署の連携及び体制の構築等が規定されていることを確認した。

供給者の選定や管理が規程類に従って行われていることを確認した。      i

2保安活動の計画

工事及び検査に係る業務の計画として、要求事項及びプロセスが明確にされていること

を確認した。

供給者 (調達物品や役務を含むど)の管理方法が規定されていることを確認した。

工事計画対象設備に係る検査の計画において、抜けなく確認するための手段及び方法を

定めていることを確認した。

3保安活動の実施

設計及び検査計画の作成について、規程類により定めていることを確認した。

4保安活動の評価

調達物品や役務、原子炉施設が要求事項に適合していることを実証するためのプロセス

が明確にされており、評価することが定められていることを確認した。

不適合が発生した場合の処置、供給者から申請者への報告についても定められているこ

とを確認した。

品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
所
見

`



5保安活動の改善

予防処置又は不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継続的改善が定め

られていることを確認した。

備 考

6



添付資料 2

高浜発電所第 3号機

使用前検査記録
口
ロロ質管理の方法等に関する検査

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範躍li工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する事項

高浜発電所第 3号機

発電漏原子炉施設

原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射線管理施設、原子炉格納施設及び

その他発電用原子炉の附属施設

判定基準 検査年月日
検査

結果

工事及び検査に係る保安活動が、認可した工事計画に定められ

た品質管理の方法等に関する事項に従つて行われていること。 籾 pR泌ロ え

総
ハ
雲

所
見

本検査は、特定重大事故等対処施設等に関する工事に係る検査であり、品質管理の方法等に

薦する事項に従い行われていることを確認した。

口
ロロ

質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
所
見

1晶質保証の実施に係る組織

工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラストラクチャー及び作業環境が確保され、

申請者部門間及び供給者とのF繊弩の責任及び権限が明確にされていることを確認した。

設計部門と各音【署の連携及び体需1の構築等が規定されていることを確認した。

供給者の選定や管理が規程類に従つて行われていることを確認した。

2保安活動の計画

工事及び検査に係る要求事項や組織体制等が明確にされ、対象設備について全イ本工程や

各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施されるよ

う計Ⅲ画 (手順や合否判定基準を含む。)が定められていることを確認した。

また、供給者 (調達物品や役務を含む。)の管理についても「工事仕様書」等により実施

していることを確認した。

3保安活動の実施

計画に基づいた工事及び検査の実施について、申請者の規程類に従って行われているこ

とを確認した。

4保安活動の評価

工事及び検査結果の評価について、申請者の規定類に従って行われていることを確認し

た。

なお、本件とこおいて不適合が発生していないことを確認した。

7



5保安活動の改善

予防処置又は不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継統的改善が定め

られていることを確認した。

なお、本件において不適合が発生していないことを確認した。

備 考

8



添付資料-3

高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

使用前検査において確認 した関連文書一覧表

関連文書の名称等 備考

1品質保証の実施に係る組織
・原子力発電の安全に係る品質保証規程
・教育・訓練通達
・検査 。試験通達
・原子力都門における調達管理通達

・妄員 。組織計画通達
・教育・謝t練要綱

。原子力部門における調達管理要綱
。講負会社他品質監査業務要綱
。文書・記録管理要綱          .
。文書・記録管理所達
・監ネ見機器・灘定機器管理通達
・監視機器・凝定機器および計量器管理所則
・施設管理通達
。原子力発電所土本建築業務要綱
・土木建築業務所員ll

・原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要綱指針

2保安活動の計画
。原子力発電の安全に係る品質保証規程
。′検査・試験通達
。原子力蔀開における調達管理通達
。原子力都 F辱 における文妻

。記録管理通達

・肉都コミュニケーション通達
・品質 目標通達
・施設管理通達

・不適合管理および是正燿置通達
・不適合管理および是正処置要綴
。是正処置プログラムに係る要綴
。原子力発電業務要絹
・原子力部 F写 における調達管理要綱     `
・請負会社他品質監査業務要綱
。講負会社他品質監査業務所員J

。品質保証会議運営要綱
・品質目標管理要綱
・文書・記録管理要綱
・原子力発電所講負工事‐般仕様書に関する要綱指針
。発電所運営会議所達

?



・晶質マネジメン トシステムに係る不邁合管理および是正処置所達
。文書・記録管理所達
・監視機器・凝定機器管理通達
・監視機器・測定機器および計量器管理所勲
。技術業務所則
・療子力発電所土木建築業務要綱
・土本建築業務所則
・原子力発電所F呆修業務要細緒針

3保安活動の実施
・原子力郵 F写 における調達管理通達

・原子力部門における文書 。記録管理通達
・内部コミュニケーション通達
・施設管理通達
・原子力部門における調達管理要綱
。請負会社他品質監査業務要綱
・請負会社勉晶質監査業務所員む
・文書 。記録管理要綱
・原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要綱指針
。原子力発電所設備変更管理要綱指針
。原子力発電所保修業務要綱指針
・発電所運営会議所達
・文書・記録管理所達      ,
。監視機器・測定機器管理通達
。監視機器

―
・演1定機器および計量器管理所則

。技術業務所則
・原子力発電所土木建築業務要綱
・土本建築業務蕨則

4保安活動の評価
。原子力発電の安全に係る品質保護規程   I
・データ分析通達
・品質 目標通達
。原子力部門における調達管理通達
。施設管理通達
・検査・試験通達・不適合管理および是正処置通達
・不適合管理および是正処置要綱・是正処置プログラムに係る要綱
・データ分析要綱
・品質 目標管理要綱              ―

。文書・記録管理要綱・原子力事業本部他業務委託取扱要細
。原子力部門における調達管理要綱
・請負会社他品質監査業務要細
,請負会社他品質監査業務所則
・原子テ」発電所請負工事一般仕様書にF★月する要細指針
・発電所運営会議所達
・品質マネジメン トシステムに係る不適合管理および是正処置所達
・文書・記録管理戸ジ〒達

5保安活動のこ女善
aデータ分析通達

/∂



・不適合管理および是正処置通達
・不通合管理および是重処置要綱
・未然防止処置通達            

｀

・是正次をと置プログラムに係る要綱
。データ分析要綱                  )
。発電所運営会議所達

・晶質マネジメントシステムに係る不適合管理および是正処置所進

r 1/E



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要:領 書 番 号  :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :36

令和 虫′年 /ユ 月

原子力規制委員会



使用前検査成綾書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申請―覧表のとおり

3検査期日 自  令和工年/虚 月 ρ百

至  令和 二 年 /2月 ′θ日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資将    使用前検査記録

成績書管理番号 i36



検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号 (2019年 8月 13日 )

関原発第 212号 (2019年 8月 30日 )

関原発第 512号 (2020年 2月 3日 )

関原発第 626号 (2020年 3月 24日 )

関原発第 25号 (2020年 4月 7日 )

成績書管理番号 :36

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

>



検査結果一覧表

成績書管理番号 i36

働

特記事項

み し/

検査立会責任者 卑

各電 4¬ 摩あv主 伴媒術者

琶魚ユ/往甲ぱ点焔

声
',イ

タ'ぜソ渉 移 蠣

原子力検査官 卑

彪 林 老

輸́ 篭を

検査結果

Ｒヽ

検査年月日

令型2与
ノ
'月

?日
/θ



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録 :

共通事項      :

検基こ角日:苓禾iぽ戸与昔骨

号

プ:

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 捕考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 聾動・
二

検査 をす るこ事 の正

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで あ る こ

と。,

記録確認 ○―

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認 の ‐

Υ



添付資料4-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 r使用前検査記録

基本設計方針に係る検査

検査前確認事項

確認事項 結果 備考

申請者の品質記録及びエビデンスが準備され

ていること。 こ弓力下
基準適合性を確保するための設計結果と適合

性確認状況一覧表が作成され、申請者の適合

性確認検査において漏れなく確認されている

こと。

ま



蝶

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果―覧表

成績書管理番号 :36

検査年月日 :本和 工 年 ← 月  移
日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

郭
爺
添
叢
ふ
Ｉ
Ю

確認

結果

決

判定基準

保安活動が基本設

計方針に従つて行

われ、設備及び機

器が基本設計方針

に従い製作され、

据付けされ、所定

の性能を有してお

り、技術基準に適

合するものである

こと。

現場確認した

設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3-牛手-5-0901

T3-牛手工5-0911

確認した基本設計方針
機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

辻

通
項
目

全
て
の

施
設
共
通



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 :36

検査年月日 :令和二 年 た凛 月 戌 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

＼

鶉
車
輝
華
ト
ー
尚

確認

結果

氏

判定基奉

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3下牛争-5-0901

T3-準手-5-0911

機器等の名称

(設備区分)

確認した基本設計方針
施
予れ

際

名

士

通
項
目

全
て
の
施
設
共
通



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果下覧表

検査年月日二令和
十

年 β 月
ノ

甲

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

∞

募
尊
溢
牽
ふ
―
〕

確認

結果

R

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

r現
場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3-牛手-5工 0805

確認した基本設計方針
機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

上

通
項
目

全
て
の
施
設
共
通



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 i36

検査年月日 :令和 D 年 /】  月 ! 
′

日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

鴻

郭
尊
肝
叢
ト
ー
］

確認

結果

徴ヽ

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3-寺手-5-0902

確認した基本設計方針
機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

共
通
項
目

（全
て
の
施
設
共
通
）



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 :36

検査年月日 :令和 二 年 ノどL月  〆
日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

郭
森
述
章

ト
ー
時

確認

結果

R

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績善筆

T3-特…5-0501(その 1)

確認した基本設計方針
機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

共
通
項
目

全
て
の
施
=肘口又
土

通



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 :36

検査年月日 :令和 」狂年 ′募 月 /o 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

琳
奪
澄
華
ヽ
Ｉ
Ｎ

確認

結果

R

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3T牛争-5-0703

確認した基本設計方針
機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

■と

通
項
目

全
て
の
施
設
共
通



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 :36

検査年月日:令和 ■ 年 脱 月 /9日
検 査 場所 :関西電力株式会社高浜発電所

一芯

鶉
傘
埒
筆
ふ
―
］

認

果

確

結

挺

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3-準手-5-2004

機器等の名称

(設備区分)

確認した基本設計方針
施
設
名

共
通
項
目

（全
て
の
施
設
共
通
）



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

( 要領書番 号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 i38

今んえ年/え月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 3毒機

.2検査申請    検査申講‐覧表のとおり

3検査期日 自 浴んえ年′え用 日゙

至浴殊′π年/え月む日

4検査場所    使用講検査記a敢
〔のとおり

5,検査実施着  検査結果一覧表のとおり

6検査結果 , 検査紺果一覧表のとおり

7添付資料 f   使用前検査記録

成4責書管理番号:38



検査申請書番号

(申講停月日)

関原発第 192号 (2019年 8月 13日 )

関原発第212号 (2019年 8月 30日 )

関原発第512号 (2020年 2月 3日 )

関原発第626号 (2020年 3月 24日 )

関原発第25号 (2020年 4月 7日 )

成績書管理番号 :38

検査申請二覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追謡する。

え



検査結果■覧表

成績書管理番号 i38

“

特記事項

仁 し

検査立会責任者 器

為窃瑠滉み新 主任技術者

滞 井 ,夕 rす
・
ソ■丁生漂飾戸

電五≧イ生す■4萄 名

原子力施設検査官 F隣

占形

検査結果

及

検査年月日

農`朱え年

ノえ月ご白



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項

,                       成績書管理番号 i38

1 ‐           検査年月日:浚殊ソえ 年 /π 月 、デ 霞

検 査 場 所 i関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認    r      i

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使漁前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検査 をす′る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切である こ

と。

記録確認

4



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

基本設計方針に係る検査

添付資料4-1

成績書管理′詩号 :38

検査年月日:襲驀 2年 /え 月 ご 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項
´

確認事項 結果 備考

申請者の品質記録及びエビデンスが準備され

ていること。

基準適合性を確保するための設計結果濯適合

性確認状況二覧表が作成され、申請者の適合

性確認検査において漏れなく確認されている

こと。

j



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 i38

検査年月日フ彩俸ヱ 年 /Z月 ぎ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

』
＼

鶉
４
添
蒙
ふ
―
酌

確認

結果

麦

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従うて行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認した

設備等

記録確認した適合性帝窪認

検査要領書、成績書等

T8-十手…1-0703

T3-牢手―I二〇705

T3工牛手…5-0703

確認した基本設計方針
機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

計
測
制
御
系
統
施
設



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領 書番 号 :原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 i40      1

今礫じ
=〔

年 /Z月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査申講一覧表のとおり

3検査期日 自 今浄2年 /2角 ノ♪日

至塔ガWZ年ノ″月ノザ日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果下覧表のとおり

6検査結果    検査結果‐覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :40



成績書管理番号 :40

検査申講一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し泰中に追記すゃ。

検査申請書番号

(申請年・月日)

関原発第 192号 (2019年 8月 13日 )

闘原発第212号 (2019年 8月 30日 )

関原発第 512号 (2020年 2月 3日 〉

関原発第 626号 (2020年 3月 24日 )

関原発第25号 (2020年 4月 7日 ) 
‐

2



検査結果一覧表

成績書管理番号 :40

Q

特記事項

弓 t

検査立会責任者

懇亀η旅みY 主任技術者

が〃多ン,9夕寸/基オ嘉雰ゆ埼τ

原子力検査官

あゑ 希珂

陥 監考 オ

νふ 毯

検査結果

ヽ

我

検査年月日

俸

/2月

2年
/つ

日
/′



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :40

検套年
F首

!石蒻砕z午 ノZ 月 チ7'日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。 .

記録確認 Q・ 一

検査をする工事の工

程、期日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認 Θ・一

工事計画の認可番号の

記 載が適切で ある こ

と。

記録確認 ⑧・エ

γ



添付資料 4二 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

基本設計方針に係る検査

成績書管理番号 :40

ナ淡査年月日 :石滞砕2年 /21Fチ
ア 自

検 査 場所 l関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 結果 備考

申請者の品質記録及びエビデンスが準備され

ていること。 ○ ―

基準適合性を確保するための設計結果と適合

性確認状況一覧表が作成され、申請者の適合

性確認検査において漏れなく確認されている

ことと

Q―

す



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

検査年月日 ,イ枷 2年 ノ1月 チア

′
口

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

嵌

郭
奪
添
叢
ト
ー
］

確認

結果

我

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T8-4寺 -1-0207

確認した基本設計方針

確認対象

機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

原
子
炉
格
納
施
設



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 :40

検査年月日:枷 二年 ノZ月 ノど)日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

ぷ

郭
尊
添
華
ト
ー
〕

確認

結果

＼

史

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あることも

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3工牢手―l-0207

確認した基本設計方針

確認対象

機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

原
子
炉
格
納
施
設



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番号 :原規規収第 1908188′号99

成績書管理番号 i41

令和Z年 /2月

′原子力規制委員会



で

使用前検査成績書

l発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請    検査沖請一覧表のとおり

j検査期日    自 浴覇鬱 Z 年 /2月  々日

至◆永し芝午ノ2月 γ日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料 i  使用前検査記録

成績書管理番号 :41

′



成績書管理番号 :41

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号 (2019年 8月 13日 )

関原発第212号 (2019年 8月 30日 )

関原発第 512号 (2020年 2月 3日 )

関原発第626号 I(2020年 3月 24日 )

関原発第 25号 (2020年 4月 7日 )

え



検査結果一覧表

成績書管理番号 i41

Q

特記事項

丁3し

検査立会責任者

斜念珊旅みザ 主任技術者

打身う″,ノ けで¬/と子多稜′手τ

'雇

協 ユエて劇M

原子力検査官

う形 霧

彰 永 整

検査結果

ヽ

職

検査年月日

つ紳Z年

/2月 ″ 日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :41

検査年月日 :イ湖酵 Z年 ノ?輝  / 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項             !
使用前検査中請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。       イ

記録確認 Oす

検 査 をす る工事 の正

程、期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

とを

記録確認 Θ ―

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認
○

・
エ

4



添付資料 4-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

基本設計方針に係る検査

成績書管理番号 :41

検査年月日 :冷紳 2年 ノZ月 /日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 結果 備考

申請者の品質記録及びエビデンスが準備され

ていること。 Θ・一

基準適合性を確保するための設計結果と適合

性確認状況一覧表が作成され、申請者の適合

性確認検査において漏れなく確認、されている

こと。        |

⑬:一

す



関西電力株式会社高浜発電所第3号機 使用前検査記録

確認結果‐覧表

成績書管理番号 :41

検査年月日 :冷矛 Z年 /2月 χ 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

Oヽ

郭
奪
述
華
ぶ
Ｉ
Ю

確認

結果

甍

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あることき    ―

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3-牛争-5-0907

確認した基本設計方針

確認対象

機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果す覧表

成績書管理番号::41

検査年月日 :ノ〉徴 z年 /21月  に 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

Ｎ
よ

郭
４
添
華
ふ
卜
Ｎ

確認

結果

負

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書1成績書等

T3-特-5-1011

確認した基本設計方針

確認対象

機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領 書番 号 :原規規収第 1908133号 99

成績書管理番号 :42

か′¬ワィ年 /2月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

ュ発電所名    関西篭力株式会社高浜発電所第3号機

2検査申請   I検査申請一覧表のとおり

3検査期日 自冷和 2年 /2月 7日

至今釉 2年 /2月 ク日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施者   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号:42

〆



成織書管理番号 :42

検査申請一覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申請書番号

(申請年月日)

関原発第 192号 (20

関原発第212号 (20

関原発第 512号 (20

関原発第626号 (20

関原発第 25号 ,(202

19年 8月 13日 )

19年 8月 30日 )

20年 2月 3日 )

20年 3月 24日 )

0年 4月 7日 )

2



検査結果下覧表

成績書管理番号 :42

9

特記事項

丁3ヒ

検査立会責任者

裟坪毯瑠庶みサ 主任技術者

主イ生薇備 名

灯ツタ,″

'■

い
レ

原子力検査富

増 永 笠

検査結果

&

検査年月日

メ鴻静2年
/2月 ク日

/



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
成績書管理番号 :42

検査年月日 :活滞静2年 ァ之 月 7日
検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 ◎

検査 をす る工事 の工

程、期 目及び場所が申

請書 どお りで あ るこ

と。

記録確認 Q・ 下

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認 Q―

γ



添付資料4-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

基本設計方針に係る検査

成績書管理番号 i42

検査年月日ィ争″ 2年 ノ■ 月 7日
検 査 場 所 i関西電力株式会社高浜発電所

検査飾確認事項

確認事項 結 果

― 備考

申請者の品質記録及びエビデンスが準備され

ていることc ⑤‐

基準適合性を確保するための設計結果と適合

性確認状況二覧表が作成され、申請者の適合

性確認検査において漏れなく確認されている

こと。

Q―

す



鮮

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 :42

検査年月日 :今群 2年 /ブ 月 7日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

郭
尊
述
章
ト
ー
時

確認

結果

及

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認し

た設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3-特-1-2011

確認した基本設計方針

確認対象

機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 :42

検査年月日 :今

～

2年 /2月 ク 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

ぶ

郭
奪
雄
華
ふ
Ｉ
Ю

確認

結果

碇

判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しており、技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認し

た設備等

―

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3-牛手-5-0805

確認した基本設計方針

確認対象 :

―

機器等の名称

(設備区分)

施
設
名

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設



i関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領書番号 :原規規収第 1908193号 99

成績書管理番号 :43

令和 褒 年 /ユ 月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

i発露所名    関西電力株式会社高浜舞篭所第 3号機

2検査申講  .検 査申請‐覧表のとおり

3検査期露 自 令和,年 /鬼 月 7日

至 令和工午′ユ月
1ク

ロイ

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施着  '検査結果一覧表のとおり

℃検査結果    検査縮暴一覧表のとお.り

7添付資料    使鷹蹴検査講己録 |

歳綴蓄管理番号 :基本-43

〆



成績書管理番号 :基本-43

検査申講一覧表

上記以降の変更を験査申講馨の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申講書番号

(申講年月日)

関原発第 192号

関原発第212号

関原発第512号

関原発第626号

関原発第 25号

(2019年

(2019年

(2020年

(2020年

(2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2.月  3日 )

3月 24日 )

4月  7日 )

え



検査結果一覧表

成績書管理番号 :基本工43

皓

特記事項

√υ_し

検査立会責任者 ロユ

奏節冦浴蒼、多好 主任技術者

原子力検査官 卑

,駒
】

あ堵

検査結果

ク

焦

検査年月日

令和 >年

/虫 邪 7日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項    !
成績書管理番号 :基本-43

検査年月日:令和 ♪ 年 μ 月
夕

日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査甫t確認事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

検査 をす る工事 の工

程.期 日及び場所が申

請書 どお りで ある こ

と。

記録確認
0・

一

工事計画の認可番号の

記載 が適切で ある こ

と。

記録確認
蓮

謗

・
エ

Υ



添付資料4-1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

基本設計方針に係る検査

成績書管理番号 :基本-43

検査年月日 :令和 う 年 /工 月 タ ロ

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査'自

t確認、事項

確認事項 結果 備考

申請者の品質記録及びエビデンスが準備され

ていること。     
ゝ Q■

基準適合性を確保するための設計結果と適合

性確認状況一覧表が作成され、申請者の適合

性確認検査において漏れなく確p紀 さヽれている

こと。

e

よ



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果一覧表

成績書管理番号 1基本-43

検査年月日 :令和 オ 年 β 月 ′
日ヽ

検 査 場 所 :関西電力株式会社嵩浜発電所

暮

郭
尊
肝
華
ト
ー
Ю

確認

結果
判定基準

保安活動が基本設計方

針に従って行われ、設

備及び機器が基本設計

方針に従い製作され、

据付けされ、所定の性

能を有しておりt技術

基準に適合するもので

あること。

現場確認した

設備等

記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3〒準争-5-1809

確認した基本設計方針

確認対象 ‐

機器等の名称

(設備区分)

施
ヨれ
Ⅸ

名

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
付
属
施
設



関西電力株式会社

高浜発電所第 3号機

使用前検査成績書

要領 書番 号 1原規規収第 1908138号 99

成績書管理番号 :44

令和 2年 θ 月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1発電所名    関西篭力株式会社高浜発電所第 3号機

2検査申請    検査申請二覧表のとおり

3 検査期 日 自 令和 2年 θ角∫日

至 令和 之年む月す 日

4検査場所    使用前検査記録のとおり

5検査実施着   検査結果一覧表のとおり

6検査結果    検査結果一覧表のとおり

7添付資料    使用前検査記録

成績書管理番号 :44



成績書管理番号 :44

検査申請二覧表

上記以降の変更を検査申請書の変更申請により確認し表中に追記する。

検査申講書番号

(申請年月縄)

関原発第 192号 (2019年
関原発第212号 (2019年
関原発第512号 (2020年

8月 13日 )

8月 30日 )

2月  3日 )

之



検査結果下覧表

成績書管理番号 :44

ψ

特記事項

はレ

検査立会責任者 印

為宅η旅みザ 主任技術者

常う́ …
'二

ぜンと琵琢館厖

原子力施設検査官 印

術 ね、Rノ■

大ンュ発人■

検査結果

た

検査年月日

令和 2年

3月う,6日



添付資料 1

関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

共通事項
｀

成績書管理番号 :44

検査年月日 :令和 2年  3 月 5 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項              :

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 確認結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認 Q・ T

検 査 をす る工事 の工

程、期日及び場所が申

請書 どお りである こ

と。

記録確認

工事計画の認可番号の

記載が適切で ある こ

と。

記録確認

)
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関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

基本設計方針に係る検査

成績書管理番号 :44

検査年月口!今和 2年 a tt F 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査前確認事項

確認事項 結果 備考

申講者の品質記録及びエビデンスが準備され

ていること。 :         , ①―

基準遵合性を確保するための設計結果と適合

性確線状況一覧表が作成され、申請者の適合

j造
確認検査において鵜れなく確認されている

こと。

⑧・二

す



関西電力株式会社高浜発電所第 3号機 使用前検査記録

確認結果T覧表

成績書管理番号 :44

検査年月日 :令和 2年  3月 争.る 日

検 査 場 所 :関西電力株式会社高浜発電所
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確認

結果

ヽ
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判定基準

保安活動が基本設計

方針に従つて行わ

れ、設備及び機器が

基本設計方針に従い

製作され、据付けさ

れ、所定の性能を有

しており、技術基準

に適合するものであ

ること。

現場確認 した設備等
記録確認した適合性確認

検査要領書、成績書等

T3-特 -1-0207

確認した基本設計方針

;確認対象

機器等の名称

(設備区分)
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