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１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（女川原子力発

電所２号炉工事計画）（１８８） 

２．日 時：令和３年８月３日 １０時００分～１２時００分 

１４時１０分～１５時４０分 

１８時００分～１９時４５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

天野安全管理調査官、植木主任安全審査官、片桐主任安全審査官、 

藤原主任安全審査官、三浦主任安全審査官、皆川主任安全審査官、 

宮本主任安全審査官、伊藤安全審査官、土居安全審査専門職、 

服部安全審査専門職、杉原技術参与、谷口技術参与、山浦技術参与※ 

技術基盤グループ 地震・津波研究部門 

堀野技術参与 

 

東北電力株式会社： 

原子力本部 原子力部 課長、他１名 

原子力本部 原子力部 部長、他２９名※ 

 

５．要 旨 

（１）東北電力株式会社から、女川原子力発電所２号炉の工事計画補正申請の

うち、「管の耐震性についての計算書」、「非常用取水」、「浸水防護施

設」、「メカニカルスナッバの耐震評価」等について、提出資料に基づき

説明があった。 

 

（２）これに対し、原子力規制庁は以下の点について指摘等を行うとともに、

今後、説明内容について引き続き確認することとした。 

 

＜管の耐震性についての計算書（主蒸気系）＞ 

○ クラス１管の疲労累積係数の結果について、具体的な算出過程を説明す

ること。 

 

（３）東北電力株式会社から、（２）について了解した旨の回答があった。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「緊急事態宣言を踏まえた原子力規制委員会の対応の変更について」（令和３年

４月２８日 第６回原子力規制委員会配付資料３）を踏まえ、一部対面で実施し

た。 
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６．その他 

提出資料： 

（１－１）Ⅵ－２－５－３－１－２ 管の耐震性についての計算書（Ｏ２－工－

Ｂ－１９－０２１６＿改０） 

（１－２）補足－６００－４０－１２ 主蒸気管の弾性設計用地震動Ｓｄでの

耐震評価について（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－４０－１２＿改０） 

（１－３）補足－６００－４０－３ 主蒸気逃がし安全弁排気管の耐震評価に

ついて（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－４０－３＿改０） 

（１－４）補足－６００－４０－２９ 原子炉再循環ポンプの軸固着に対する

評価について（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－４０－２９＿改０） 

（１－５）補足－６００－４０－１５ ケミカルアンカの高温環境下での使用

について（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－４０－１５＿改０） 

（１－６）Ⅵ－２－４－３－１－３ 管の耐震性についての計算書（燃料プール

冷却浄化系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００８５＿改０） 

（１－７）Ⅵ－２－４－３－２－１ 管の耐震性についての計算書（燃料プール

代替注水系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００８６＿改０） 

（１－８）Ⅵ－２－４－３－３－１ 管の耐震性についての計算書（燃料プール

スプレイ系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－００８７＿改０） 

（１－９）Ⅵ－２－５－２－１－１ 管の耐震性についての計算書（原子炉再循

環系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３０８＿改０） 

（１－１０）Ⅵ－２－５－３－２－１ 管の耐震性についての計算書（復水給水

系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３１０＿改０） 

（１－１１）Ⅵ－２－５－４－１－４ 管の耐震性についての計算書（残留熱除

去系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３１２＿改０） 

（１－１２）Ⅵ－２－５－４－１－５ ストレーナ部ティーの耐震計算書（残留

熱除去系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３１３＿改０） 

（１－１３）Ⅵ－２－５－４－２－１ 管の耐震性についての計算書（耐圧強化

ベント系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３１４＿改０） 

（１－１４）Ⅵ－２－５－５－１－３ 管の耐震性についての計算書（高圧炉心

スプレイ系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３１５＿改０） 

（１－１５）Ⅵ－２－５－５－１－４ ストレーナ部ティーの耐震計算書（高圧

炉心スプレイ系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３１６＿改０） 

（１－１６）Ⅵ－２－５－５－２－３ 管の耐震性についての計算書（低圧炉心

スプレイ系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３１７＿改０） 

（１－１７）Ⅵ－２－５－５－２－４ ストレーナ部ティーの耐震計算書（低圧

炉心スプレイ系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３１８＿改０） 

（１－１８）Ⅵ－２－５－５－３－２ 管の耐震性についての計算書（高圧代替

注水系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３１９＿改０） 

（１－１９）Ⅵ－２－５－５－４－２ 管の耐震性についての計算書（低圧代替

注水系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３２１＿改０） 
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（１－２０）Ⅵ－２－５－５－５－１ 管の耐震性についての計算書（代替水源

移送系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３２２＿改０） 

（１－２１）Ⅵ－２－５－６－１－３ 管の耐震性についての計算書（原子炉隔

離時冷却系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３２５＿改０） 

（１－２２）Ⅵ－２－５－６－２－３ 管の耐震性についての計算書（補給水系）

（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３２７＿改０） 

（１－２３）Ⅵ－２－５－７－１－６ 管の耐震性についての計算書（原子炉補

器冷却水系及び原子炉補機冷却海水系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３３２

＿改０） 

（１－２４）Ⅵ－２－５－７－２－５ 管の耐震性についての計算書（高圧炉心

スプレイ補機冷却水系及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水系）（Ｏ２－工

－Ｂ－１９－０３３７＿改０） 

（１－２５）Ⅵ－２－５－７－３－１ 管の耐震性についての計算書（原子炉補

機代替冷却水系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３３８＿改０） 

（１－２６）Ⅵ－２－５－８－１－１ 管の耐震性についての計算書（原子炉冷

却材浄化系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３３９＿改０） 

（１－２７）Ⅵ－２－６－３－２－２ 管の耐震性についての計算書（制御棒駆

動水圧系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３４１＿改０） 

（１－２８）Ⅵ－２－６－４－１－３ 管の耐震性についての計算書（ほう酸水

注入系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３４４＿改０） 

（１－２９）Ⅵ－２－６－６－１－１ 管の耐震性についての計算書（高圧窒素

ガス供給系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３４５＿改０） 

（１－３０）Ⅵ－２－６－６－２－１ 管の耐震性についての計算書（代替高圧

窒素ガス供給系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３４６＿改０） 

（１－３１）Ⅵ－２－７－３－１－１ 管の耐震性についての計算書（放射性ド

レン移送系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０３９９＿改０） 

（１－３２）Ⅵ－２－７－３－２－１ 管の耐震性についての計算書（サプレッ

ションプール水貯蔵系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４００＿改０） 

（１－３３）Ⅵ－２－８－３－２－２ 管の耐震性についての計算書（緊急時対

策所換気空調系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４１４＿改０） 

（１－３４）Ⅵ－２－８－３－３－１ 管の耐震性についての計算書（中央制御

室待避所加圧空気供給系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４１７＿改０） 

（１－３５）Ⅵ－２－８－３－４－１ 管の耐震性についての計算書（緊急時対

策所加圧空気供給系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４１８＿改０） 

（１－３６）Ⅵ－２－９－４－３－２－１ 管の耐震性についての計算書（原子

炉格納容器下部注水系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４２０＿改０） 

（１－３７）Ⅵ－２－９－４－３－３－１ 管の耐震性についての計算書（原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４２１＿改０） 

（１－３８）Ⅵ－２－９－４－３－４－２ 管の耐震性についての計算書（代替

循環冷却系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４２３＿改０） 
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（１－３９）Ⅵ－２－９－４－４－１－２ 管の耐震性についての計算書（非常

用ガス処理系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４２５＿改０） 

（１－４０）Ⅵ－２－９－４－４－２－１ 管の耐震性についての計算書（可燃

性ガス濃度制御系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４２８＿改０） 

（１－４１）Ⅵ－２－９－４－４－４－１ 管の耐震性についての計算書（可搬

型窒素ガス供給系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４３１＿改０） 

（１－４２）Ⅵ－２－９－４－５－１－１ 管の耐震性についての計算書（原子

炉格納容器調気系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４３２＿改０） 

（１－４３）Ⅵ－２－９－４－６－１－１ 管の耐震性についての計算書（原子

炉格納容器フィルタベント系）（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４３３＿改０） 

（１－４４）Ⅵ－２－１０－１－２－１－６ 非常用ディーゼル発電設備 管

の耐震性についての計算書（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４３９＿改０） 

（１－４５）Ⅵ－２－１０－１－２－２－６ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備 管の耐震性についての計算書（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４４

５＿改０） 

（１－４６）Ⅵ－２－１０－１－２－４－２ 緊急時対策所ディーゼル発電設

備 管の耐震性についての計算書（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４４９＿改

０） 

（１－４７）Ⅵ－２－１０－３－２ 補機駆動用燃料設備 管の耐震性につい

ての計算書（Ｏ２－工－Ｂ－１９－０４５１＿改０） 

（１－４８）Ⅵ－５－２４ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＩＳＡ

Ｐ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３１＿改０）（令和３年２月２５日提出資

料） 

（１－４９）Ⅵ－５－２５ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＮＸ Ｎ

ＡＳＴＲＡＮ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３２＿改０）（令和３年２月２

５日提出資料） 

（１－５０）Ⅵ－５－２６ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＡＰ

－Ⅴ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３３＿改０）（令和３年２月２５日提出

資料） 

（１－５１）Ⅵ－５－２７ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＳＯＬ

ＶＥＲ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００３４＿改０）（令和３年２月２５日提

出資料） 

（１－５２）Ⅵ－５－５３ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＫＳＡ

Ｐ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６０＿改０）（令和３年２月２５日提出資

料） 

（１－５３）Ⅵ－５－６５ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＭＳＡ

Ｐ（配管）（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７２＿改０）（令和３年２月２５

日提出資料） 

（１－５４）Ⅵ－５ー４０ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＭＳＣ 

ＮＡＳＴＲＡＮ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００４７＿改０）（令和３年２月
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１８日提出資料） 

（１－５５）Ⅵ－５－５４ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・ＮｕＰ

ＩＡＳ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００６１＿改０）（令和３年２月２５日提

出資料） 

（１－５６）補足－９００－１ 計算機プログラム（解析コード）の概要に係る

補足説明資料（補足－６００－４０－２９ 原子炉再循環ポンプの軸固

着に対する評価についてにおいて使用している計算機プログラム（解析

コード））（Ｏ２－補－Ｅ－２２－００１５＿改０） 

（２－１）女川２号工認 指摘事項に対する回答整理表（タービンミサイル）（Ｏ

２－他－Ｆ－０１－００７８＿改０） 

（２－２）Ⅵ－１－１－９ 発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊

に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書（Ｏ２－工－Ｂ－０１－０

０２２＿改１） 

（２－３）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－１－１－９ 発電用原子炉

施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関

する説明書）（Ｏ２－工－Ｂ－０１－００２３＿改１） 

（２－４）補足－２３０－１ 発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損

壊に伴う飛散物による損傷防護に関する補足説明資料（Ｏ２－補－Ｅ－

０１－０２３０－１＿改１） 

（２－５）先行審査プラントの記載との比較表（補足－２３０－１ 発電用原子

炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に

関する補足説明資料）（Ｏ２－補－Ｅ－０１－００１１＿改１） 

（２－６）女川２号工認 指摘事項に対する回答整理表（非常用取水）（Ｏ２－

他－Ｆ－０１－００７９＿改０） 

（２－７）Ⅵ－１－１－３ 取水口及び放水口に関する説明書（Ｏ２－工－Ｂ－

０１－００３０＿改１） 

（２－８）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－１－１－３ 取水口及び放

水口に関する説明書）（Ｏ２－工－Ｂ－０１－００３１＿改１） 

（２－９）女川２号工認 指摘事項に対する回答整理表（安全弁及び逃がし弁）

（Ｏ２－他－Ｆ－０１－００８３＿改０） 

（２－１０）Ⅵ－４－１ 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書（Ｏ２－工－Ｂ－

０１－００３２＿改１） 

（２－１１）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－４－１ 安全弁及び逃が

し弁の吹出量計算書）（Ｏ２－工－Ｂ－０１－００３３＿改１） 

（３－１）女川２号工認 指摘事項に対する回答整理表（溢水防護）（Ｏ２－他

－Ｆ－１７－００５５＿改２） 

（３－２）基本設計方針に関する説明資料 【第１２条 発電用原子炉施設内に

おける溢水等による損傷の防止】（Ｏ２－工－Ｄ－０１－００６８＿改１） 

（３－３）工事計画に係る説明資料 浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備（本

文）（Ｏ２－工－Ａ－１３－０００２＿改１）（令和３年５月１３日提出資
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料） 

（３－４）工事計画に係る説明資料 浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備（添

付書類）（Ｏ２－工－Ｂ－１３－０００５＿改１） 

（３－５）工事計画に係る説明資料 浸水防護施設のうち内郭浸水防護設備（基

本設計方針）（Ｏ２－工－Ｄ－１３－０００３＿改１） 

（３－６）基本設計方針に係る技術基準規則要求条文展開表（Ｏ２－工－Ｄ－０

１－００６５＿改２）（令和３年７月１３日提出資料） 

（３－７）工事計画に係る説明資料 浸水防護施設（工事の方法）（Ｏ２－他－

Ｆ－１３－０００２＿改０） 

（３－８）補足－１１０－１ 適用基準及び適用規格に係る補足説明資料（Ｏ２

－補－Ｅ－０１－０１１０－１＿改０）（令和３年６月１５日提出資料） 

（３－９）Ⅵ－１－１－８ 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書（Ｏ２

－工－Ｂ－１３－０００３＿改１） 

（３－１０）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－１－１－８ 発電用原子

炉施設の溢水防護に関する説明書）（Ｏ２－工－Ｂ－１３－０００４＿改

１） 

（３－１１）補足－２２０－１ 発電用原子炉施設の溢水防護に関する補足説

明資料（Ｏ２－補－Ｅ－０１－０２２０－１＿改２） 

（３－１２）Ⅵ－５－７２ 計算機プログラム（解析コード）の概要 ・Ｆｌｕ

ｅｎｔ（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００７９＿改０）（令和３年２月２５日提

出資料） 

（３－１３）工事計画に係る補足説明資料 補足－９００－１ 【計算機プログ

ラム（解析コード）の概要に係る補足説明資料】（補足－２２０－１ 発

電用原子炉施設の溢水防護に関する補足説明資料において使用している

計算機プログラム（解析コード））（Ｏ２－補－Ｅ－２２－００１２＿改０） 

（４－１）女川原子力発電所２号機 メカニカルスナッバの耐震評価について

（指摘事項に対する回答）（Ｏ２－他－Ｆ－１９－００３７＿改１） 

 

以上 


