
















































































































































































































































































 

泊発電所３号炉 ＳＡ基準適合性 比較表 r.3.0 
第 59 条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備（補足説明資料） 

59-補足-79 

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし） 

女川原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 大飯発電所３／４号炉 差異理由 

 

 

 

 
 

 

このように，重大事故時の環境条件を考慮した今回の評価の場合に

は，NUREG/CR-5732 で示されるpH 調整されていないSurry の評価結

果によう素の存在割合が近いこと，被ばく評価上の保守性等も考慮し

た適切な評価条件を設定すること，といった観点から考察し，

R.G.1.195 のよう素の化学形態毎の存在割合（第3 表参照）を用いる

こととした。 
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は比較対象の資料が

ないため、大飯と比

較を実施する。 
（本ページ相違な

し。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























































