
　　別表－3　廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「設計及び工事の方法に係る技術基準」に関する規則一覧
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― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×
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― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × 〇 △ × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × × ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × × ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― △ × × × × × × × × × × ×

計測制御系統施設 計測制御設備 － × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― × × × × × × × △ △ － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ － × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ － × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ － × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ － × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

エリアモニタ ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ － × ― × × × × × × × × × － × ― △ ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

室内空気モニタ ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ － × ― × × × × × × × × × － × ― △ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

ローカルサンプリング装置 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ － × ― × × × × × × × × × － × ― △ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備 周辺環境モニタリング設備 排気モニタリング設備 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ － × ― × × × × × × × × × － △ ― × ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

排気浄化装置 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― △ △ △ △ ― × × × × △ × △ × × × × ×

排風機 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― × × × × △ × × × × × × ×

ダクト ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― × × × × △ △ × × × × × ×

原動機 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― × × × × △ × × × × × × ×

排気浄化装置 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― △ △ △ △ ― × × × × △ × △ × × × × ×

排風機 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― × × × × △ × × × × × × ×

ダクト ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― × × × × △ △ × × × × × ×

原動機 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― × × × × △ × × × × × × ×

排気浄化装置 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― △ △ △ △ ― × × × × △ × △ × × × × ×

排風機 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― × × × × △ × × × × × × ×

ダクト ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― × × × × △ △ × × × × × ×

原動機 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― × × × × △ × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × △ × ― × × × × △ × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ○ ○ × ― ― ○ ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― × ― × × × × × × × × △ － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × ○ × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ◎ ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ○ ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × ○ ○ ○

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ○ ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × ○ ○ ○

― 〇 × ― ― × × × × 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― 〇 ― × ― × × × × × × × × × － × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × × × × × ×

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

添Ⅶ－12

竜巻対策設備

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

その他廃棄物管理設備の附属施設
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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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風
（

台

風
）

竜
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凍
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落
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地

滑

り

火

山

生

物

学

的

事

象

森

林

火

災

組

合
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飛

来

物
（

航

空

機

落

下

等
）

ダ

ム

崩

壊

貯

槽

の

決

壊

近

隣

工

場

等

の

火

災

有

毒

ガ

ス

船

舶

の

衝

突

電

磁

波

障

害

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

― ◎ ◎ ― ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― △ △ △ × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × △ ― ― ― ― ― ― × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 ― ― ― △ × × × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × △ ― ― ― ― ― ― × × × ×

貯槽本体 鉄筋コンクリート製貯槽 ― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × × × 〇 ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ × ― ― ― ― ― ― × × × ×

廃液貯槽Ⅰの各貯槽及び処理済廃液貯槽の分岐
バルブから、排水監視設備の貯槽内配管まで

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ × ― ― ― ― ― ― × × × ×

排水監視設備の貯槽内配管から、一般排水溝と
の接続位置まで

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ × ― ― ― ― ― ― × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ × ― ― ― ― ― ― × × × ×

計測制御系統施設 計測制御設備 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ― ― ― × × × × × × ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― △ △ ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― × × × ×

放射線管理施設 屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × ○ ○ × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × ◎ ◎ × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × △ ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― × × × ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ○ × × ×

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × × × × × × ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― × ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

添Ⅶ－13

通信連絡設備
放送設備

ページング設備

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。

排

水

監

視

施

設

建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

廃棄物管理設備本体の処理施設 液体廃棄物の処理施設 排水監視設備 主要配管

攪拌機

液位等に関する計測制御設備 排水監視設備計測設備

周辺環境モニタリング設備 排水モニタリング設備

その他廃棄物管理設備の附属施設 その他の主要な事項

消防設備

消火設備 消火器

自動火災報知設備

安全避難通路

可搬型発電機7
電気設備

新規制基準追加要求事項 ● ●

1

項

五

号

2

項

1

項

二

号

1

項

三

号

1

項

四

号

1

項

1

項

五

号

2

項

1

項

2

項

一

号

2

項

二

号

2

項

三

号

1

項

二

号

ロ

1

項

二

号

ニ

一

号

二

号

1

項

2

項

1

項

一

号

1

項

三

号

1

項

三

号

1

項

四

号

四

号

第二十三条第二十条 第二十一条

第

二

十

二

条

1

項

一

号

1

項

二

号

1

項

2

項

3

項

2

項

一

号

二

号

1

項

2

項

3

項

4

項

5

項

1

項

2

項

3

項

2

項

3

項

1

項

2

項

一

号

二

号

三

号

四

号

イ

四

号

ロ

1

項

一

号

1

項

二

号

イ

1

項

二

号

ハ

2

項

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第

四

条

第

五

条

第六条

第

七

条

第八条 第八条

第

九

条

第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条

第

十

九

条

四

号

ハ
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － × － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × △ ◎ － × × × △ － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × － × － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × △ × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － ○ ○ × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － ○ ○ × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

エリアモニタ － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － ◎ － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

室内空気モニタ － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

ローカルサンプリング装置 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備 周辺環境モニタリング設備 排気モニタリング設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － △ － × － ◎ － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

排気浄化装置 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ △ △ － × × × － △ × △ × － × × ×

排風機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ × × × － × × ×

原動機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × － ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ × × × － × × ×

ダクト（排気口） － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ △ × × － × × ×

固体廃棄物の廃棄施設 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

消火設備 消火器 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ○ ○ × － － ○ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × × △ － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ○

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － ◎ ◎ ◎

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － ○ ○ ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条
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本締ラム

仮締ラム

ドラムリフタ

安全保持機構

分類用ボックス

β

・

γ

固

体

処

理

棟

Ⅰ

 建家

建家

管理区域境界のさく、扉、壁

天井クレーン

廃棄物管理設備本体の処理施設 固体廃棄物の処理施設 β・γ圧縮装置Ⅰ

圧縮機

エリアモニタ

室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置

排気モニタリング設備

その他廃棄物管理設備の附属施設

気体廃棄物の廃棄施設 管理区域系排気設備

放射線管理施設
屋内管理用の主要な設備

出入管理関係設備

更衣設備

シャワー設備

手洗い設備

ハンドフットクロスモニタ

サーベイメータ

放射線監視設備 作業環境モニタリング設備

油圧ユニット 原動機

廃棄物搬送設備

β・γ固体処理Ⅰ排気設備 β・γ固体処理Ⅰ排気設備

電気設備

加入電話

添Ⅶ－14

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

その他の主要な事項

消防設備

消火設備

自動火災報知設備 自動火災報知設備

安全避難通路

通信連絡設備

放送設備

ページング設備

所内内線設備
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － × － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × △ ◎ － × × × △ － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × － × － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × △ × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － ○ ○ × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × － × × ×

放射性廃棄物の受入れ施設 固体廃棄物の受入れ施設 － × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － ◎ － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

屋外管理用の主要な設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － △ － × － ◎ － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ △ △ － × × × － △ × △ × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ △ × × － × × ×

固体廃棄物の廃棄施設 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

消火設備 消火器 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ○ ○ × － － ○ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × × △ － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － × × ○

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － ◎ ◎ ◎

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × － ○ ○ ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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新規制基準追加要求事項 ● ●

β

・

γ

固

体

処

理

Ⅱ
、

β

γ

一

時

格

納

庫

Ⅱ

　
建家

建家

管理区域境界のさく、扉、壁

天井クレーン

廃棄物管理設備本体の処理施設 固体廃棄物の処理設備 βγ圧縮設備Ⅱ

圧縮機

本締ラム

仮締ラム（1）

仮締ラム（2）

ドラムリフタ

安全保持機構

分類用ボックス 分類用ボックス

フィルタ破砕機 フィルタ破砕機

油圧ユニット 原動機

β・γ圧縮装置Ⅱ排気設備

排気浄化装置

排風機

原動機

ダクト

βγ一時格納庫Ⅱ 鉄筋コンクリート造ピット

放射線管理施設
屋内管理用の主要な設備

放射線監視設備

エリアモニタ

室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置

排気モニタ

消防設備

消火設備
自動火災報知設備 自動火災報知設備

安全避難通路 安全避難通路

その他廃棄物管理設備の附属施設

気体廃棄物の廃棄施設 管理区域系排気設備 β・γ固体処理棟Ⅱ排気設備

排気浄化装置

排風機

原動機

ダクト（排気口）

その他の主要な事項

電気設備

添Ⅶ－15

通信連絡設備

放送設備

ページング設備

所内内線設備

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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波
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害

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × △ × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × △ ◎ － × × × △ × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × △ × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × △ × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － 〇 － × × × × × × × ○ ○ × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

焼却炉 － × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

排ガス処理設備 － × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

廃棄物投入設備 － × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × ○ ○ × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

焼却灰供給装置 灰供給槽 － × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

焼却炉圧力逃がし機構 － × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

メンテナンス用フード － × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × － × × × × × × × ×

－ × 〇 － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × ○ － － ○ － × × × × × × × ○ ○ × × － × － × － × － － － － × × × × － 〇 × × － × × × × × × × ×

－ × 〇 － － × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × － × × ○ － － 〇 － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × 〇 － － × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × ○ － × × ○ － － 〇 － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

温度に関する計測制御設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × △ △ － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

圧力に関する計測制御設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × △ △ － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － △ － ◎ － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備（屋外） － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － △ － × － ◎ － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － △ △ △ △ － × × × － △ × △ × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ △ × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × ○ － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × － △ × × × × × × ×

貯留タンク － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × △ × × － × × × － × × × × × × × ×

液位警報器 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × △ × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ × × － × － × － × － － － － × △ × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × △ － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × △ × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × △ × × － × × × － × × × × × × × ×

固体廃棄物の廃棄施設 固体廃棄物の廃棄施設 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ○ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ○ － ○ × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × ○ × × ×

自動火災報知設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － ◎ ◎ × － － ◎ － × × × × × × × × × × △ － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － ◎ ◎ × － － ◎ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － ○ ○ × － － ○ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ○ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ○

－ × × － － × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ○ － × × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － ◎ × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × ◎ ◎ ◎

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ○ － ○ × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × ○ ○ ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ○ － ○ × × × × × × × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続
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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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新規制基準追加要求事項 ● ●

β

・

γ

固

体

処

理

棟

Ⅲ

建家

建家

管理区域境界のさく、扉、壁

天井クレーン

廃棄物管理設備本体の処理施設

除塵機

フィルタ装置

排ガスファン

焼却炉圧力逃がし機構

メンテナンス用フード

エレベータ（廃棄物搬送用）

固体廃棄物の処理施設 β・γ焼却装置

焼却炉

排ガス処理設備

固体廃棄物投入機

焼却灰回収装置
焼却灰コンベア

焼却灰充填室

焼却灰固化装置

溶融炉

放射性廃棄物の受入れ施設 液体廃棄物の受入れ施設 有機溶媒貯槽
廃油タンク

堰

計測制御系統施設 計測制御系統施設 計測制御系統施設
β・γ焼却装置温度計測制御設備

β・γ焼却装置圧力計測制御設備

エリアモニタ

室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置

放射能測定設備

排気モニタ

その他廃棄物管理設備の附属施設

気体廃棄物の廃棄施設
管理区域系排気設備 β・γ固体処理棟Ⅲ排気設備

排気浄化装置

放射線管理施設 放射線管理施設
屋内管理用の主要な設備

出入管理関係設備

更衣設備

手洗い設備

シャワー設備

ハンドフットクロスモニタ

サーベイメータ

放射線監視設備（屋内）

排風機

原動機

ダクト

β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒 β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒

液体廃棄物の廃棄施設
β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯
槽

β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽

貯留タンク 貯留タンク

廃液移送容器

堰

漏えい検知

固体廃棄物の廃棄施設

可搬型発電機１

消防設備

自動火災報知設備

消火設備

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。

電気設備

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。

屋内消火栓設備

消火設備（消火器）

安全避難通路

避雷設備

通信連絡設備

放送設備

ページング設備

所内内線設備

加入電話
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － × － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × △ ◎ × × × × △ － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × △ × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － ○ ○ × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ ◎ ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × ◎ △ × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × ◎ △ × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － △ △ × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － ◎ × × × × × × × － × × ×

－ ◎ ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × ◎ △ × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × ◎ △ × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × △ △ － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × △ △ － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

エリアモニタ － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － ◎ － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

室内空気モニタ － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

ローカルサンプリング装置 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備 周辺環境モニタリング設備 排気モニタリング設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － △ － × － ◎ － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

排気浄化装置 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ △ △ － × × × × △ × △ × － × × ×

排風機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × × △ × × × － × × ×

ダクト（排気口） － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × × △ △ × × － × × ×

原動機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × × △ × × × － × × ×

排気浄化装置 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ △ △ － × × × × △ × △ × － × × ×

排風機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × × △ × × × － × × ×

ダクト － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × × △ △ × × － × × ×

原動機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × － × × × × △ × × × － × × ×

固体廃棄物の廃棄施設 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

消火器 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ○ ○ × － － ○ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

ガス消火設備 － × × － － × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × × △ － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － × × ○

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － ◎ ◎ ◎

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － ○ ○ ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × × × × × × － ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続
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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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新規制基準追加要求事項 ● ●

β

・

γ

固

体

処

理

棟

Ⅳ

 建家

建家

管理区域境界のさく、扉、壁

天井クレーン

廃棄物管理設備本体の処理施設
パッケージ取扱設備

容器移送台車

コンクリート充填装置

投入スリーブ伸縮機構

セル周辺機器 廃棄物移送用キャスク

固体廃棄物の処理施設 β・γ封入設備

分類セル

セル本体

遮蔽扉

ガンマゲート

セル内機器
圧縮機

ティルタ

セル周辺機器

セル内機器 セル内クレーン

セル周辺機器
インセルモニタ

油圧ユニット

放射性廃棄物の受入れ施設 固体廃棄物の受入れ施設 β・γ貯蔵セル

貯蔵セル

セル本体

計測制御系統施設 主要な工程計装設備 計測制御系統施設 圧力に関する計測制御設備
β・γ封入設備圧力計測制御設備

β・γ貯蔵セル圧力計測制御設備

遮蔽扉

ガンマゲート

セル内クレーン セル内クレーン

インセルモニタ インセルモニタ

エリアモニタ

室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置
排気モニタリング設備

その他廃棄物管理設備の附属施設

気体廃棄物の廃棄施設

管理区域系排気設備 β・γ固体処理Ⅳ排気設備 β・γ固体処理Ⅳ排気設備

セル系排気設備

放射線管理施設
屋内管理用の主要な設備

出入管理関係設備

更衣設備

シャワー設備

手洗い設備

ハンドフットクロスモニタ

サーベイメータ

放射線監視設備 作業環境モニタリング設備

セル系排気設備 セル系排気設備

その他の主要な事項

電気設備

加入電話

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

通信連絡設備

放送設備

ページング設備

所内内線設備

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

消防設備

消火設備 消火設備

自動火災報知設備 自動火災報知設備

安全避難通路

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
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突
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × △ ◎ × × × × △ × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × △ × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × △ × × × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － 〇 － × － － － － － － 〇 〇 × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － 〇 〇 × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × ◎ △ × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × ◎ △ × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － 〇 〇 × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － △ △ × × － × － × － × － － － － × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×

温度に関する計測制御設備 α焼却装置温度計測制御設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × △ △ － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

α焼却装置圧力計測制御設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × △ △ － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×
αホール設備圧力計測制御設
備

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × △ △ － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

α封入設備圧力計測制御設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × △ △ － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － ◎ － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － △ － × － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備（屋外） － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － △ － × － ◎ － － － － × × × × － × × × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ △ △ × × × × × △ × △ × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × × × × × × △ × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × × × × × × △ × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × × × × × × △ △ × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ △ △ × × × × × △ × △ × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × × × × × × △ × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × × × × × × △ × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × × × × × × △ △ × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × △ △ × × × × × × × × × × × × × ×

固体廃棄物の廃棄施設 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

貯留タンク － × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ × × △ × × × × × × × × × × × ×

液位警報器 － × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × △ × × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ × × △ × × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ × × △ × × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ × × △ × × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － △ △ × × △ × × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × △ × × × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × △ × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × ◎ × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × ◎ × × ×

自動火災報知設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × × △ － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

安全避難通路 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － 〇 － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × 〇

－ × × － － × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × 〇 〇 〇

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － 〇 － 〇 － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × 〇 〇 〇

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × × × － － 〇 － 〇 － － － － － － × × × × － × － × － × － － － － × × × × × × × × × × × × × × 〇 〇 〇

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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新規制基準追加要求事項 ● ●
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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第

四

条

第

五

条

第六条

第

七

条

第

九

条

第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条

第

十

九

条

第二十条 第二十一条

第

二

十

二

条

第二十三条

1

項

2

項

3

項

その他の主要な事項

予備電源設備
サイリスタ・インバータ

蓄電池

通信連絡設備

放送設備

ページング設備

所内内線設備

消防設備

自動火災報知設備

消火栓設備（屋内）

ガス消火設備

消火器

避雷設備

消火設備

電気設備

室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置

排気モニタ

排気口 α固体処理棟排気筒

α固体処理棟保管廃棄設備

液体廃棄物の廃棄施設 α固体処理棟廃液予備処理装置
α固体処理棟廃液予備処理装
置

貯留タンク

化学処理タンク

ろ過器

ろ液タンク

フード

堰

漏えい検知

その他廃棄物管理設備の附属施設

気体廃棄物の廃棄施設

セル系排気設備 セル系排気設備

排気浄化装置

排風機

原動機

放射線管理施設 放射線管理施設
屋内管理用の主要な設備

出入管理関係設備

更衣設備

手洗い設備

シャワー設備

ハンドフットクロスモニタ

放射線監視設備（屋内）

エリアモニタ

ダクト

管理区域系排気設備 管理区域系排気設備

排気浄化装置

排風機

原動機

ダクト

廃棄物分類用ボックス

灰出しボックス

焼却炉圧力逃がし機構

αホール設備

αホール

計測制御系統施設 計測制御設備

α封入設備

封入セル

セル本体

しゃへい扉

ガンマゲート

封入セル内機器

封入装置

インセルモニタ

セル内クレーン

保管体移送用キャスク

圧力に関する計測制御設備
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第八条

α

固

体

処

理

棟

建家

建家

管理区域境界のさく、扉、壁

天井クレーン

1

項

一

号

1

項

二

号

イ

αホール内機器

細断機

圧縮 機

廃棄物投入ポート

ホール内クレーン

αホール周辺機器
エアラインスーツ設備

油圧ユニット

廃棄物管理設備本体の処理施設 固体廃棄物の処理施設

α焼却装置

焼却炉

排ガス処 理設備
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － ◎ × － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ － － － － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － × △ － － － － － × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × △ － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × ○ － － ○ － × － － － － － － ○ ○ － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

消火設備 消火器 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － ○ ○ × － － ○ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

自動火災報知設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × － △ － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

安全避難通路 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ○ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － ◎ ◎ ◎

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － ○ ○ ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続
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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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第十六条 第十七条
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項

2
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号

●

固

体

集

積

保

管

場

Ⅰ

　 建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

廃棄物管理設備本体の管理施設 管理施設
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号

1

項

二

号

イ

1

項

二

号

ロ

1

項

二

号

ハ

固体集積保管場Ⅰ

竪型保管設備 内部周囲壁（竪積保管設備）

遮蔽スラブ 遮蔽スラブ

フォークリフト フォークリフト

新規制基準追加要求事項 ●

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

その他廃棄物管理設備の附属施設 その他の主要な事項

消防設備

消火設備

自動火災報知設備

安全避難通路

通信連絡設備

放送設備

ページング設備

所内内線

電気設備

加入電話
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － ◎ △ － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ － － － － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － ○ ○ － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － ○ ○ × － － ○ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × － △ － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

安全避難通路 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ○ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － × × ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － ◎ ◎ ◎

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － ○ ○ ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － × × － × － － － － － － － × × － － － － － － － － × × － － － － － ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条
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特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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消火器

自動火災報知設備 自動火災報知機

通信連絡設備

放送設備

二

号
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号

二

号

三

号

1

項

2

項

3

項

1

項

2

項

一

号

ページング設備

所内内線設備

電気設備

加入電話

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

新規制基準追加要求事項 ● ●

固

体

集

積

保

管

場

Ⅱ

　 建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

廃棄物管理設備本体の管理施設 管理施設 管理施設
ラック式横積保管設備 ラック式横積保管設備

天井クレーン 天井クレーン

その他廃棄物管理設備の附属施設 その他の主要な事項

消防設備

消火設備
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ △ － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 － － － － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × △ － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － × － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － × － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － 〇 〇 － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

消火器 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

自動火災報知設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × 〇

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － 〇 〇 〇

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － 〇 〇 〇

所内内線設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － 〇 〇 〇

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

放送設備

ページング設備

その他廃棄物管理設備の附属施設 その他の主要な事項

消防設備
消火設備

安全避難通路

通信連絡設備

消火設備

電気設備

廃棄物管理設備本体の管理施設 管理施設 管理施設

パレット式堅積保管設備 パレット式堅積保管設備

ラック式横積保管設備 ラック式横積保管設備

天井クレーン（天井走行式） 天井クレーン（天井走行式）
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第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　 － ◎ ◎ － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ △ － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 － － － － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × △ － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － × － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － 〇 〇 － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － 〇 〇 － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － 〇 〇 － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

消火器 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

自動火災報知設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × － △ － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

屋内消火栓設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － × × 〇

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － 〇 〇 〇

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － 〇 〇 〇

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － － － － － － － － － － － － － － － － － × × － － － － － 〇 〇 〇

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

その他廃棄物管理設備の
附属施設

その他の主要な事
項

消火設備

安全避難通路

通信連絡設備

放送設備

ページング設備

所内内線設備

消防設備 消火設備

電気設備

管理施設 管理施設

パレット式堅積保管設備 パレット式堅積保管設備

油圧エレベーター（パッケージ移動用） 油圧エレベーター（パッケージ移動用）

フォークリフト フォークリフト

天井クレーン（パッケージ荷役用） 天井クレーン（パッケージ荷役用）

2

項

3

項

新規制基準追加要求事項 ● ●

固

体

集

積

保

管

場

Ⅳ

建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

廃棄物管理設備本体の管
理施設
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号
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号
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号
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号

1

項
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号
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1

項

三

号

1

項

二

号

1
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1
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2

項

3
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1

項

2

項
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号

3
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1

項

一

号

1

項

二

号

イ

2

項

3

項

4

項

5

項

1

項

2

項

1

項

五

号

2

項

1

項

二

号

三

号

四

号

イ

四

号

ロ

四

号

ハ

1

項

1

項

二

号

ロ

1

項

二

号

ハ

1

項

二

号

ニ

1

項

四

号

1

項

五

号

2

項

1
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2

項
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号

二

号

1
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2

項

1
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一
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第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第

四

条

第

五

条

第六条

第

七

条

第八条

第

九

条

第十条 第十一条 第十八条

第

十

九

条

第二十条 第二十一条

第

二

十

二

条

第二十三条

1

項

四

号



  

洪

水

降

水

風
（

台

風
）

竜

巻

凍

結

積

雪

落

雷

地

滑

り

火

山

生

物

学

的

事

象

森

林

火

災

組

合

せ

 

飛

来

物
（

航

空

機

落

下

等
）

ダ

ム

崩

壊

貯

槽

の

決

壊

近

隣

工

場

等

の

火

災

有

毒

ガ

ス

船

舶

の

衝

突

電

磁

波

障

害

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － ◎ × × × × △ × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － 〇 〇 － × × × × － － － ◎ △ × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － 〇 〇 － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × × × ×

エリアモニタ － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － △ － ◎ － － － － × × × × － － － × － × × × × × × × ×

室内空気モニタ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

ローカルサンプリング装置 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備 周辺環境モニタリング設備 排気モニタリング設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － △ － × － ◎ － － － － × × × × － － － × － × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － △ △ △ △ － － － × × △ × △ × × × × ×

排風機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × △ △ × － － － × × △ × × × × × × ×

原動機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × △ △ × － － － × × △ × × × × × × ×

ダクト（排気口） － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ － △ － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × △ △ × － － － × × △ △ × × × × × ×

固体廃棄物の廃棄施設 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × × × ×

消火設備（消火器） － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － × × － △ － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × × × 〇

避雷設備 － × × － － × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × 〇 × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × 〇 〇 〇

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × 〇 〇 〇

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － × × － × － × － × － × － × × － × × × × － － － × × × × × × × 〇 〇 〇

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条

　

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第

四

条

第

五

条

第六条

第

七

条

第八条

第

九

条

第十条 第十一条 第十八条
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十
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条
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項
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号

1

項
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号

イ

1

項

二

号

ロ

1

項

二

号

ハ

1

項

二

号

ニ

2

項

3

項

4

項

5

項

1

項

2

項

1

項

四

号

1

項

五

号

2

項

1

項

2

項

一

号

二

号

1

項

2

項

1

項

一

号

2

項

3

項

新規制基準追加要求事項 ● ●

α

固

体

貯

蔵

施

設

建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

2

項

一

号

二

号

三

号

四

号

1

項

2

項

一

号

2

項

二

号

2

項

三

号

1

項

一

号

1

項

二

号

1

項

三

号

1

項

二

号

1

項

三

号

放射線管理施設
屋内管理用の主要な設備 放射線監視設備 作業環境モニタリング設備

エリアモニタ

室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置
排気モニタリング設備

廃棄物管理設備本体の管理施設 管理施設 管理施設

貯蔵設備

貯蔵孔内空気サンプリング設備

荷役設備 天井クレーン

サンプリングピット サンプリングピット

安全避難通路

可搬型発電機８

その他廃棄物管理設備の附属施設

気体廃棄物の廃棄施設
管理区域系排気設
備

α固体貯蔵施設排気設備

排気浄化装置

保管廃棄設備

その他の主要な事項

消防設備 消火設備
自動火災報知設備

電気設備

添Ⅶ－23

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

通信連絡設備

所内内線設備

放送設備

ページング設備
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

― ◎ ◎ ― ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ― × △ × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × △ ― ― × × × △ × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × ― × △ × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × △ ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × ◎ △ × ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × △ × ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × △ × ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × △ × ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × △ × ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × △ × ― ― × × × × × × × ×

貯槽本体
半地下式鉄筋コンクリート製貯槽（内面
ステンレス鋼板ライニング）

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

廃液供給 廃液貯槽Ⅰから各系統 ― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

　 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × ― × × △ ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × △ × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ― × × × ― × × × ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ― × × × ― × × × ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × △ ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― △ × × ― ◎ ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × △ × ― × ― ― ― ― － － － － × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― △ △ △ △ × × × ― ― △ × △ × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × △ △ × × × × ― ― △ × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ ― △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × △ △ × × × × ― ― △ △ × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × △ △ × × × × ― ― △ × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ○ ○ × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × △ ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × × × ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × ○ × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × ◎ ◎ ◎

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × × × ― × ― ― ― ― × × × × × × × ― ― × × × × × ○ ○ ○
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

― ◎ △ ― ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― ― ― △ ― ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × ― △ ― ― ― ― ― ― × × × ×

― × △ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 ― ― ― △ ― ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × ― △ ― ― ― ― ― ― × × × ×

計測制御系統施設 計測制御設備 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 ― ― ― × ― ― × × × ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― △ △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × ― × ― ― ― ― ― ― × × × ×

貯槽本体
鉄筋コンクリート製地下式貯槽（内面ス
テンレス鋼板ライニング）

― × △ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × ― ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ ― × ― ― ― ― ― ― × × × ×

各廃液発生施設の配管の分岐バルブか
ら、廃棄物管理施設用廃液貯槽内まで

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × ― ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ ― × ― ― ― ― ― ― × × × ×

廃棄物管理施設用廃液貯槽内の分岐バル
ブから、廃液貯槽Ⅰの分岐バルブまで

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × ― ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ ― × ― ― ― ― ― ― × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × ― ― ○ ○ × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × ― × ― ― ― ― ― ― × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × ― ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × △ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × ― × ― ― ― ― ― ― × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × ― ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × ― × ― ― ― ― ― ― × × × ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × ― ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × ― × ― ― ― ― ― ― ○ × × ×

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ― ― × ― ― × × × ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × ― ― ― ― ― ― × ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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可搬型発電機４

通信連絡設備
放送設備

ページング設備

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。

電気設備

新規制基準追加要求事項 ● ●

廃

棄

物

管

理

施

設

用

廃

液

貯

槽

建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

液位等に関する計測制御設備 廃棄物管理施設用廃液貯槽計測設備

その他廃棄物管理設備の附属施設

液体廃棄物の廃棄施設 廃棄物管理施設用廃液貯槽
主要配管

その他の主要な事項

消防設備

消火設備 消火器

自動火災報知設備

安全避難通路

2

項

一

号

二

号

三

号

四

号

2

項

1

項

1

項

第二十条 第二十一条

第

二

十

二

条

第二十三条

1

項

2

項

2

項

3

項

2

項

1

項

1

項

2

項

3

項

1

項

2

項

一

号

2

項

3

項

4

項

5

項

1

項

2

項

3

項

1

項

2

項

一

号

二

号

1

項

設工認申請設備

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第

四

条

第

五

条

第六条

第

七

条

第八条

第

九

条

第十条 第十一条 第十二条 第十三条

二

号

三

号

四

号

1

項

第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条

第

十

九

条

2

項

1

項

その他廃棄物管理設備の附属施設

気体廃棄物の廃棄施設
管理区域系排気設
備

廃液貯留施設Ⅰ排気設備

排気浄化装置

排風機

ダクト(排気口)

原動機

固体廃棄物の廃棄施設 廃液貯留施設Ⅰ保管廃棄設備

その他の主要な事項

消防設備

消火設備 消火器

自動火災報知設備

安全避難通路

可搬型発電機５

通信連絡設備
放送設備

ページング設備

計測制御系統施設 計測制御設備 液位等に関する計測制御設備
処理済廃液貯槽計測設備

廃液貯槽Ⅰ計測設備

放射性廃棄物の受入れ施設 液体廃棄物の受入れ施設

放射線管理施設

屋内管理用の設備

出入管理関係設備

更衣設備

手洗い設備

ハンドフットクロスモニタ

サーベイメータ

放射線監視設備 作業環境モニタリング設備
室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置

屋外管理用の設備 放射線監視設備 周辺環境モニタリング設備
排気モニタリング設備

排水モニタリング設備

鉄筋コンクリート製貯槽

主要配管

廃液受入関係

処理装置関係

廃棄物管理施設用廃液貯槽配管

タンクローリ受入れ配管

攪拌機

堰

新規制基準追加要求事項 ● ●

2

項

1

項

2

項

廃

液

貯

留

施

設

Ⅰ

建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

廃棄物管理設備本体の処理施設 液体廃棄物の処理施設 処理済廃液貯槽

鉄筋コンクリート製貯槽 鉄筋コンクリート製貯槽

処理済廃液貯槽 主要配管

処理済廃液貯槽出口の分岐バルブから、排水監視設備の配管との接
続位置にある分岐バルブの手前まで

廃液受入関係

処理装置関係

廃棄物管理施設用廃液貯槽配管

攪拌機

廃液貯槽Ⅰ

四

号

1

項

2

項

3

項

二

号

三

号

1

項

2

項

1

項

一

号

2

項

第

十

九

条

第二十条 第二十一条

第

二

十

二

条

第二十三条

1

項

2

項

3

項

1

項

2

項

一

号

二

号

三

号

四

号

1

項

2

項

3

項

4

項

5

項

1

項

2

項

3

項

1

項

一

号

二

号

1

項

2

項

1

項

電気設備

2

項

　

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第

四

条

第

五

条

第六条

第

七

条

第八条

第

九

条

第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条
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イ ロ ハ
一

号

二

号

イ

二

号

ロ

二

号

ハ

二

号

ニ

一

号

二

号

三

号

四

号

五

号

一

号

二

号

三

号

一

号

二

号

三

号

四

号

五

号

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

― ◎ ◎ ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ― × △ × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― △ ◎ × × × × △ × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ― × △ × ― × × 〇 ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― △ × × × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ ― × × × ― × × 〇 ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × ○ △ × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ ― × × △ ― × × 〇 ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

― × ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × 〇 ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― △ △ ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― △ △ ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

エリアモニタ ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― △ ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

室内空気モニタ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

ローカルサンプリング装置 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― △ ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

排気モニタリング設備 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― △ ― × ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― △ △ △ △ ― ― × × × △ × △ × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― ― × × × △ × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― ― × × × △ × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ ― △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × △ △ × ― ― × × × △ △ × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ○ ○ × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × △ ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × × × ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × ○ × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ◎ ― ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × ◎ ◎ ◎

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― × × × ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ― × × × × × × × × ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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その他廃棄物管理設備の附属施
設

気体廃棄物の廃棄施設 管理区域系排気設備 廃液貯留Ⅱ排気設備

排気浄化装置

排風機

原動機

ダクト(排気口)

固体廃棄物の廃棄施設 廃液貯留施設Ⅱ保管廃棄施設

その他の主要な事項

消防設備

消火設備 消火器

自動火災報知設備

安全避難通路

可搬型発電機6

通信連絡設備
放送設備

ページング設備

電気設備

液位等に関する計測制御設備
液位異常上昇検知

漏えい検知

放射線管理施設

屋内管理用の主要な設備 放射線監視設備 作業環境モニタリング
エリアモニタ

室内空気モニタ

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備 周辺環境モニタリング
ローカルサンプリング装置

排気モニタリング設備

新規制基準追加要求事項 ● ●

2

項

1

項

2

項

廃

液

貯

留

施

設

Ⅱ

建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

廃棄物管理設備本体の受入れ施
設

液体廃棄物の受入れ施設 廃液貯槽Ⅱ

鉄筋コンクリート製貯槽 貯槽本体

受槽 受槽

撹拌装置

主要配管

計測制御系統施設 計測制御設備
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項
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項

1

項

2
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号
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号
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号
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号

1

項

2

項

3

項

4

項

5

項

1

項

2

項

3

項

1

項

2

項

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第

四

条
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条

第六条
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第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条

第

十

九

条

第二十条 第二十一条

第

二

十

二

条

第二十三条

2

項
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － × － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － △ ◎ － × × － △ － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × － × － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － △ × － × × － × － × × ×

放射性廃棄物の受入れ施設 固体廃棄物の受入れ施設 － × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － × × ×

室内空気モニタ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － × × － － － △ － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － × × ×

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備 周辺環境モニタリング設備 排気モニタリング設備 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

管理区域系排気設備 ダクト（排気口） － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ － △ － － － × × ○ － － ◎ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － △ △ － － － × × － △ △ － × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

消火設備 消火器 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ○ ○ × － － ○ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － － － × △ － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － × － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － × × ○

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － ◎ ◎ ◎

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ○ － ○ － － － － － － － － × × － － － × － × － － － － － × × － － － × × － × × － × － ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

電気設備

添Ⅶ－26

第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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更衣設備

手洗い設備

サーベイメータ

放射線監視設備 作業環境モニタリング設備
室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置

β

・

γ

一

時

格

納

庫

Ⅰ

 建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

β・γ一時格納庫Ⅰ 鉄筋コンクリート造ピット

放射線管理施設
屋内管理用の主要な設備

出入管理関係設備

排気モニタリング設備

気体廃棄物の廃棄施設 β・γ一時格納庫Ⅰ排気設備

固体廃棄物の廃棄施設

その他廃棄物管理設備の附属施
設

その他の主要な事項

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

消防設備

消火設備

自動火災報知設備 自動火災報知設備

安全避難通路 安全避難通路

通信連絡設備
放送設備

ページング設備
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

－ ◎ ◎ － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － △ ◎ － × × × △ － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － △ × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

－ × ◎ － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

室内空気モニタ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

ローカルサンプリング装置 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － △ － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備 周辺環境モニタリング設備 排気モニタリング設備 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － － × － △ － × － ◎ － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

排気浄化装置 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － △ △ △ △ － － × × － △ × △ × － × × ×

排風機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × △ △ × － － × × － △ × × × － × × ×

原動機 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － △ － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × △ △ × － － × × － △ × × × － × × ×

ダクト － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ － △ － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × △ △ × － － × × － △ △ × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × △ △ × － － × × － × × × × － × × ×

固体廃棄物の廃棄施設 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × 〇 － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

消火設備（消火器） － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

ガス消火設備 － × × － － × × × × 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － ◎ ◎ × － － ◎ － × － － － － － － － － － △ － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × ×

安全避難通路 － × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － × － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － × × 〇

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － 〇 〇 〇

－ × × － － × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × － × － － － × × × － － ◎ － ◎ － － － － － － － － － × － × － × － × － － － － × × × × － － × × － × × × × － 〇 〇 〇

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

通信連絡設備

放送設備

ページング設備

加入電話設備

所内内線設備

排気モニタリング設備

その他廃棄物管理設備の附属施設

気体廃棄物の廃棄施設
管理区域系排気設
備

α一時格納庫排気設備 α一時格納庫排気設備

排気口

保管廃棄設備

その他の主要な事項

放射線管理施設
屋内管理用の主要な設備

出入管理関係設備

更衣設備

手洗い設備

サーベイメータ

放射線監視設備 作業環境モニタリング設備
室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置

消防設備

消火設備

自動火災報知設備 自動火災報知設備

電気設備

放射性廃棄物の受入れ施設 固体廃棄物の受入れ施設 α一時格納庫
地下格納室 地下格納室

地上格納室 地上格納室

2

項

3

項

新規制基準追加要求事項 ● ●
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 建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁
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項

二

号

ロ
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1
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1
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2
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三

号
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第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第

四

条

第

五
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第六条

第

七

条

第八条

第

九

条

第十条 第十一条 第十八条
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十
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条

第二十条 第二十一条

第

二

十

二

条

第二十三条
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

― ◎ ◎ ― ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × △ △ ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × △ ― ― × × × △ × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × △ × ― × × 〇 ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × △ ― ― × × × × × × × ×

廃棄物管理設備本体の処理施設 液体廃棄物の処理施設 廃液蒸発装置Ⅰ ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × ― × × × ― ― 〇 ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― △ × ― ― × × × × × × × ×

計測制御系統施設 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― △ × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― 〇 ― 〇 ― ― ― ― ― ― ― ― △ × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― △ ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

個人管理用設備 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

屋外管理用の主要な設備 放射線監視設備 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― △ ― × ― ◎ ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

排気浄化装置 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― △ △ △ △ ― × × ― ― △ × △ × × × × ×

排風機 ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × △ △ × ― × × ― ― △ × × × × × × ×

ダクト(排気口) ― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × ― × × ○ ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × － × ― ― × △ △ × ― × × ― ― △ △ × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ○ ○ × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × △ ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ △ × ― ― ◎ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × × × ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― × ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × ○ × × ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × ◎ ◎ ◎

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × ○ ○ ○

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × ○ ○ ×

― × × ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― × × ― × ― × ― × ― × ― ― × × × × ― × × ― ― × × × × × ○ ○ ○

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

添Ⅶ－28

可搬型発電機２

通信連絡設備

放送設備

ページング設備

加入電話

所内内線

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。
△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

室内空気モニタ

ローカルサンプリング装置

個人線量計

周辺環境モニタリング設備 排気モニタリング設備

その他廃棄物管理設備の附属施
設

気体廃棄物の廃棄施設 管理区域系排気設備 管理機械棟排気設備 管理機械棟排気設備

固体廃棄物の廃棄施設 管理機械棟保管廃棄設備

その他の主要な事項

消防設備

消火設備 消火器

自動火災報知設備

屋外消火栓

安全避難通路

電気設備

新規制基準追加要求事項 ● ●
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項

2

項

管

理

機

械

棟

建家
建家

管理区域境界のさく、扉、壁

分析フード 管理機械棟ホット実験室フード

集中監視設備

大洗研究所主警報盤

放射線管理施設
屋内管理用の主要な設備

出入管理関係設備

更衣設備

手洗い設備

ハンドフットクロスモニタ

放射線監視設備 作業環境モニタリング設備
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項

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条
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条

第二十条 第二十一条
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条

第二十三条
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洪

水

降

水

風
（

台

風
）

竜

巻

凍

結

積

雪

落

雷

地

滑

り

火

山

生

物

学

的

事

象

森

林

火

災

組

合

せ

 

飛

来

物
（

航

空

機

落

下

等
）

ダ

ム

崩

壊

貯

槽

の

決

壊

近

隣

工

場

等

の

火

災

有

毒

ガ

ス

船

舶

の

衝

突

電

磁

波

障

害

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

放射線監視設備 周辺環境モニタリング設備 固定モニタリング設備 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ － ◎ － － － － － － － － － － － － － － ◎ ◎ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ － ◎ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ － ◎ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ◎ ◎ ◎ ◎

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
第四条：核燃料物質の臨界防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十八条：処理施設及び廃棄施設
第五条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 第十二条：安全機能を有する施設 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第六条：地震による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第二十条：遮蔽
第七条：津波による損傷の防止 第十四条：搬送設備 第二十一条：換気設備
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十五条：計測制御系統施設 第二十二条：予備電源
第九条：特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十三条：通信連絡設備等
第十条：閉じ込めの機能 第十七条：受入れ施設又は管理施設 第二十四条：電磁的記録媒体による手続

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。
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共

用

設

備
その他廃棄物管理設備の附属施設 その他の主要な事項

その他附属施設 周辺監視区域用フェンス

気象観測設備

加入電話設備

構内一斉放送設備

予備電源設備

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。
○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。

放射線管理施設 屋外管理用の設備
モニタリングポスト

通信連絡設備

所内内線設備

1

項

2

項

5

項

1

項

2

項

3

項

1

項

一

号

3

項

新規制基準追加要求事項 ● ●

1

項

五

号

2

項

一

号

二

号

1

項

2

項

1

項

一

号

1

項

二

号

イ

1

項

二

号

ロ

1

項

二

号

ハ

1

項

二

号

ニ

2

項

第二十三条

1

項

2

項

3

項

1

項

2

項

一

号

二

号

三

号

四

号

イ

四

号

ロ

四

号

ハ

1

項

2

項

3

項

4

項

第二十一条

第

二

十

二

条

1

項

一

号

1

項

二

号

1

項

三

号

1

項

四

号

1

項

2

項

一

号

二

号

三

号

四

号

第十六条 第十七条 第十八条

第

十

九

条

第二十条

1

項

二

号

1

項

三

号

1

項

四

号

1

項

五

号

2

項

1

項

2

項

一

号

2

項

二

号

2

項

三

号

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第

四

条

第

五

条

第六条

第

七

条

第八条 第八条

第

九

条

第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 設計及び工事の計画に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」 

との整合性に関する説明書 
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設計及び工事の計画に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

４ 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法 

Ａ  廃棄物管理施設の位置、構造及び設備 

 イ 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備 

ロ  廃棄物管理施設の一般構造 

廃棄物管理施設は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）の関

係法令の要求を満足するとともに、「廃棄物管理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」に基づいた設計とする。 

また、廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視区域

外の一般公衆、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者

以外の者及び放射線業務従事者に対し、「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度

等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定められて

いる線量限度を超える線量を与えないことはもとより、放射

線業務従事者に不要な被ばくを与えないようにするととも

に、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外の者及

び人の居住の可能性のある周辺監視区域外の一般公衆の受け

る線量が、合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 

(2)  核燃料物質等の閉じ込めに関する構造 

廃棄物管理施設は、以下の方針に基づき放射性物質を

限定された区域に閉じ込める機能を有する設計とする。 

a)  放射性物質による空気汚染のおそれのある区域は、気

密にするなど適切に区画し、負圧に維持することにより、

内部の空気がその外部に流れ難い設計とする。 

b)  液体廃棄物を内蔵する設備及び機器は、漏えいの発生

防止、漏えいの早期検出及び拡大防止する設計とする。

また、建家については、液体廃棄物の建家外への漏えい

防止、気体廃棄物の敷地外への管理されない放出の防止

を考慮した設計とする。 

c)  放射性廃棄物を搬送する設備は、放射性廃棄物の落下

防止を考慮した専用の吊り具及びパレットを用いる設計

とする。 

d)  廃棄物管理施設は、放射性廃棄物の破砕、圧縮、焼却、

固化等の処理過程における散逸の防止を考慮し、放射性

物質を限定された区域に閉じ込めることができる設計と

する。 

 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の基本方針 

廃棄物管理施設は、以下の基本方針の下に安全設計を行い、

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以

下「原子炉等規制法」という。）等の法令の要求を満足し、「廃棄

物管理施設の安全性の評価の考え方」（平成元年 3 月 27 日 原

子力安全委員会決定）及び「廃棄物管理施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則」（平成 25年 12月 18日施行）に基づくも

のとする。 

(1) 平常時において、周辺監視区域外の一般公衆、周辺監視区

域内に滞在する放射線業務従事者以外の者及び放射線業務従

事者に対し、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関す

る規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」(以下「線

量告示」という。)に定められている線量限度を超える線量を

与えないように設計することはもとより、周辺監視区域内に

滞在する放射線業務従事者以外の者及び人の居住の可能性の

ある周辺監視区域外の一般公衆の受ける線量が合理的に達成

できる限り低くなるように設計する。 

(2) 廃棄物管理施設は、放射性物質を限定された区域に閉じ込

める機能を有する設計とする。 

(3) 廃棄物管理施設の主要な設備及び機器は、可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用し、火災の発生防止、火災の早期検

知及び火災の拡大防止を考慮した設計とする。 

(4) 廃棄物管理施設は、想定されるいかなる地震力に対しても

これが大きな事故の誘因とならないよう十分な耐震性を持た

せる設計とする。 

(5) そ の 他 

a. 廃棄物管理施設の建家・設備、機器・配管及びそれらの支

持構造物は、自重、内圧、外圧等の条件に対し、所定の機能

が維持できる設計とする。 

また、敷地で予想される洪水、風（台風）、竜巻、凍結、

降水、積雪、落雷、地滑り、火山、生物学的事象及び森林火

災の自然現象の影響に耐えるように設計する。 

b. 廃棄物管理施設は、設計、製作、建設、試験及び検査に当

たっては、国内法規に基づく規格、基準等を適用し、信頼性

 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家は、地震力が作用した場合においても当該

施設を十分に支持することができる地盤に設置する設計と

する。また、本申請に係る廃液処理棟建家の地震力は、「発

電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本的な考え

方を参考にし、耐震設計上の重要度に応じて算定する。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家は、地震力が作用した場合においても

当該施設を十分に支持することができる地盤に設置する設

計とする。また、本申請に係る廃液貯留施設Ⅰ建家の地震力

は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本

的な考え方を参考にし、耐震設計上の重要度に応じて算定す

る。 

 

 

地震による損傷の防止 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家は、これらに作用する地震力による損壊に

より公衆に放射線障害を及ぼさないように施設する設計と

する。また、本申請に係る廃液処理棟建家の地震力は、「発

電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本的な考え

方を参考にし、耐震設計上の重要度に応じて算定する。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家は、これらに作用する地震力による損

壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設する設

計とする。また、本申請に係る廃液貯留施設Ⅰ建家の地震力

は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本

的な考え方を参考にし、耐震設計上の重要度に応じて算定す

る。 

【廃棄物管理設備本体の処理施設】 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設の廃液蒸発装置Ⅰ

は、これに作用する地震力による損壊により公衆に放射

線障害を及ぼさない設計とする。 

なお、廃液蒸発装置Ⅰに係る地震力は、「発電用原子炉

施設に関する耐震設計審査指針」の基本的な考え方を参

考にし、耐震設計上の重要度に応じて算定する。 

 

 

 廃棄物管理施設

の変更許可申請の

記載と整合が図ら

れている。 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

(3) 火災及び爆発の防止に関する構造 

廃棄物管理施設は、以下の方針に基づき、火災により廃

棄物管理施設の安全性が損なわれない設計とする。なお、

廃棄物管理施設で受け入れて処理を行う放射性廃棄物は、

発火、爆発性の無い安全性の確認されたものに制限するた

め、爆発が発生するおそれはない。 

a)  廃棄物管理施設の主要な設備及び機器は、可能な限り

不燃性又は難燃性材料を使用する設計とする。 

b)  焼却処理及び溶融処理を行う設備及び機器は、耐火性、

耐熱性及び耐食性の材料を使用する設計とする。 

c)  火災を早期に検知し、迅速に消火を行うため、自動火

災報知設備及び消火設備を設ける設計とする。 

d)  廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内で発生

するおそれのある火災の影響を最小限に抑えるととも

に、管理区域への可燃物の持ち込みは必要最小限とし、

持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な安全対策を行っ

た設計とする。 

(4)  耐震構造 

廃棄物管理施設は、「廃棄物管理施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則」及び同解釈を適用し、耐震設計を行

う。 

a)  廃棄物管理施設は、十分に支持可能な地盤に設けると

ともに、十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とする。 

b)  「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」では、「安全上重要な施設」について、「安全機

能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又

は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び安

全設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事

者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放

射性物質又は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所

外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをい

う。」と定義されている。 

なお、解釈より、過度の放射線被ばくを及ぼすおそれ

とは、「敷地周辺の公衆への実効線量の評価値が発生事故

当たり５ミリシーベルトを超えることをいう。」と定義さ

れている。 

安全上重要な施設を選定した結果、何れの施設におい

てもその機能の喪失により、公衆又は従事者に過度の放

の高いものとする。 

また、運転員の誤操作を防止するため、指示計、操作スイ

ッチ等には名称表示等を行うとともに、定められた条件を逸

脱して装置が動作しないなど、誤操作に対しても、それが大

きな事故の誘因とならないように考慮して設計する。 

c. 廃棄物管理施設において処理を行うために受け入れる放

射性廃棄物は、原子炉施設及び核燃料物質使用施設等におい

て発生する液体廃棄物及び固体廃棄物である。これらは、そ

の性状、線量率、含まれる放射性物質の量等によって区分し、

それぞれ最も適切と思われる方法で処理を行う。処理した放

射性廃棄物は、容器に固型化し、又は封入して、それ自体で

放射性物質の閉じ込めの能力を有する廃棄体とする。 

d. 廃棄物管理施設の処理能力は、放射性廃棄物の最大受入

れ量に対して、十分な余裕を有するものとする。 

e. 廃棄物管理施設は、放射線業務従事者の立入場所におけ

る線量を合理的に達成できる限り低減できるように、線量率

の高い固体廃棄物の取扱いは、遮蔽を介して又は遠隔操作に

よって行える設計とするとともに、設備・機器は、運転及び

保守における作業性を考慮した配置とする。 

f. 固体廃棄物減容処理施設の設置においては、運転してい

る廃棄物管理施設の安全性を損なわないよう設計、製作、工

事及び検査を行う。 

g. 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は

安全機能を有する施設に属する設備を廃棄物管理施設にお

いて共用する場合、廃棄物管理施設は影響を受けることなく

安全性を損なわないように設計する。 

 

1.2 廃棄物管理施設の安全設計方針及びその適合 

1.2.1 廃棄物管理事業変更許可申請に係る安全設計方針及び「廃

棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」へ

の適合 

廃棄物管理施設は、「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則」（平成 25 年 12 月 18 日施行）に適合す

るよう安全設計を行う。 

廃棄物管理施設の「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則」（平成 25 年 12 月 18 日施行）への適合

は以下に示すとおりである。 

 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設のセメント固化装

置は、これに作用する地震力による損壊により公衆に放

射線障害を及ぼさない設計とする。 

なお、セメント固化装置に係る地震力は、「発電用原子

炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本的な考え方を

参考にし、耐震設計上の重要度に応じて算定する。 

【放射性廃棄物の受入れ施設】 

・ β・γ固体処理棟Ⅲの液体廃棄物の受入れ施設の有機溶媒

貯槽は、これらに作用する地震力による損壊により公衆に放

射線障害を及ぼさないように施設する設計とする。また、本

申請に係る有機溶媒貯槽の地震力は、「発電用原子炉施設に

関する耐震設計審査指針」の基本的な考え方を参考にし、耐

震設計上の重要度に応じて算定する。 

 

 

津波による損傷の防止 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家は、大きな影響を及ぼすおそれがある津波

によりその安全性が損なわれるおそれがない設計とする。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家は、大きな影響を及ぼすおそれがある

津波によりその安全性が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 

 

外部からの衝撃による損傷の防止 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、

廃液処理棟に影響を及ぼし得る自然現象として、洪水、降水、

風（台風）、竜巻、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、

生物学的事象及び森林火災の影響により安全性を損なうこ

とのない設計とする。 

廃液処理棟建家は、敷地及び敷地周辺の状況を基に、廃液

処理棟に影響を及ぼし得る人為事象（故意によるものを除

く。）として、飛来物（航空機落下等）、ダム崩壊、施設内

貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び

電磁波障害の影響により安全性を損なうことのない設計と

する。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

射線障害を及ぼすおそれがあるものはない。また、安全

設計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者

に放射線障害を及ぼす事象はない。 

c)  廃棄物管理施設の耐震設計上の重要度を、地震により

発生する可能性のある放射線による環境への影響の観点

から以下のように分類し、それぞれ耐震設計上の重要度

に応じた耐震設計を行う。 

Ｓクラス：自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施

設に直接関係しておりその機能喪失により

放射性物質を外部に拡散する可能性のある

施設、これらの施設の機能喪失により事故に

至った場合の影響を緩和し、放射線による公

衆への影響を軽減するために必要な機能を

持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支

援するために必要となる施設並びに地震に

伴って発生するおそれがある津波による安

全機能の喪失を防止するために必要となる

施設であって、環境への影響が大きいものを

いう。上記に規定する「環境への影響が大き

い」とは、敷地周辺の公衆の実効線量が５ミ

リシーベルトを超えることをいう。 

Ｂクラス：安全機能を有する施設のうち機能喪失した

場合の影響がＳクラス施設と比べ小さく、限

定的な遮蔽能力及び閉じ込め能力を期待す

る施設 

Ｃクラス：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属す

る施設以外の一般産業施設又は公共施設と

同等の安全性が要求される施設 

廃棄物管理施設は、第一条（定義）における安全上重

要な施設の有無の確認の結果、いずれの施設も外部事象

による安全機能の喪失により、公衆又は従事者に過度の

放射線障害を及ぼすおそれがあるものはない。したがっ

て、Ｓクラス施設はなく、Ｂクラス及びＣクラス施設を

有するものとする。 

d)  廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力は、以下の

とおりとする。 

Ｂクラス及びＣクラスの施設の建家、設備について

は、地震層せん断力係数 Ciにそれぞれ 1.5及び 1.0の係

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

廃棄物管理施設は、放射性物質による空気汚染のおそれのある

区域には、排気設備を設け、汚染に起因する放射性物質及びその

放射線量に応じて、適切に区画し、負圧に維持することにより、

内部の空気がその外部に流れ難い設計とする。 

具体的には、廃棄物を開放して取り扱う設備及び処理設備に閉

じ込め機能を設ける。また、α封入設備、α焼却装置、αホール設

備、α固体処理棟予備処理装置は、β・γ核種を取り扱う設備よ

り負圧を深くし、隣接する区域の空気はこの区域に流入するよう

にして、他の区域へ流れ難いように設計する。このうち、α放射

性物質を非密封で取り扱うセル、ホールは、気密設計とし、主に

ステンレスライニングを施すよう設計し、気密度があらかじめ定

めた値以下となるようにするとともに、これらのセル、ホールは

気密設計にするほか内部を負圧に維持する。また、万一排気設備

の故障が発生した場合は、セル系排気設備の気密弁により閉止し、

気密度が維持できるように設計する。 

液体廃棄物を内蔵する設備及び機器は、漏えいの発生防止、漏

えいの早期検出及び拡大防止する設計とし、ピットや堰、漏えい

検出器を備え、貯槽はステンレス鋼板又は合成樹脂でライニング

し、漏えいを防止する設計とする。また、建家については、建家外

への漏えい防止、敷地外への管理されない放出の防止を考慮した

設計とする。 

廃棄物管理施設において閉じ込め機能を設ける設備を表 1に示

す。 

なお、廃棄物管理施設の設計及び管理に際しては、「核燃料物質

又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関す

る規則」を遵守するとともに、気体廃棄物は、排気浄化装置を通

した後、放射性物質の濃度を監視しながら排気口から放出する。

また、放出に当たっては、周辺監視区域外の空気中の放射性物質

の濃度が「線量告示」の濃度限度以下となるようにするとともに

放出される放射性物質による周辺監視区域外の一般公衆の線量が

合理的に達成可能な限り低くなるようにする。 

に、廃液貯留施設Ⅰ建家に影響を及ぼし得る自然現象とし

て、洪水、降水、風（台風）、竜巻、凍結、積雪、落雷、地

滑り、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の影響により

安全性を損なうことのない設計とする。 

廃液貯留施設Ⅰ建家は、敷地及び敷地周辺の状況を基に、

廃液貯留施設Ⅰ建家に影響を及ぼし得る人為事象（故意によ

るものを除く。）として、飛来物（航空機落下等）、ダム崩

壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶

の衝突及び電磁波障害の影響により安全性を損なうことの

ない設計とする。 

【放射性廃棄物の受入れ施設】 

・ β・γ固体処理棟Ⅲの液体廃棄物の受入れ施設の有機溶媒

貯槽は、敷地及び敷地周辺の状況を基に、その他廃棄物管理

設備の附属施設に影響を及ぼし得る人為事象（故意によるも

のを除く。）として、施設内貯槽の決壊の影響により安全性

を損なうことのない設計とする。 

【その他廃棄物管理設備の附属施設】 

・ 廃液処理棟のその他廃棄物管理設備の附属施設は、敷地及び敷

地周辺の自然環境を基に、その他廃棄物管理設備の附属施設に影

響を及ぼし得る自然現象として、落雷の影響により安全性を損な

うことのない設計とする。 

 

 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不

法な侵入等の防止 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家は、人の不法な侵入、当該施設に不正に爆

発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-5 竜巻対策設備に係る設計条件及び仕様 

① 竜巻対策設備 

基礎形式 ― 直接基礎（独立基礎） 

主要材料 ｺﾝｸﾘｰﾄ ― 
普通コンクリート 

（設計基準強度 21 N/mm 2以上） 

設
計
条
件 

主
要
寸
法 

高さ ｍ F.L. ＋3.5 （外面寸法）以上 

厚さ ｍ 0.12 （外面寸法）以上 

 

第三条（閉じ込めの機能） 

廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に適切に

閉じ込めることができるものでなければならない。 
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数を乗じ、さらに当該建家階層以上の重量を乗じて算定

した水平地震力に耐えるように設計する。 

また、機器・配管系については、上記の地震層せん断

力係数 Ciにそれぞれ 1.5及び 1.0の係数を乗じた値を水

平震度とし、当該水平震度を 20％増しとした水平地震力

に耐えられるように設計する。 

ここで、地震層せん断力係数 Cｉは、標準せん断力係数

C0を 0.2とし、建家、設備及び機器の振動特性、地盤の

特性を考慮して求められる値とする。 

なお、Ｂクラスの施設のうち、共振のおそれのあるも

のについては、その影響の検討を行うこととする。 

(5) 耐津波構造(「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則」第七条に規定する津波に対して廃棄物管理

施設の安全性が損なわれるおそれがないよう措置を講じた

構造をいう。) 

廃棄物管理施設の位置は、津波による遡上波が到達しな

い標高に設置する。 

(6)  その他の主要な構造 

廃棄物管理施設は、以下の方針のもとに安全設計を行う。 

a)  廃棄物管理施設は、外部からの衝撃（想定される自然

現象及び想定される廃棄物管理施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。））の影響により安全性を損な

うことのない設計とする。 

外部からの衝撃により安全機能を喪失した際には、人

員が駆けつけて、代替設備・機器を用いて機能を維持す

る。ただし、代替設備・機器を用いて機能を維持するこ

とができない設備・機器は、安全機能を損なうことのな

い設計とする。 

なお、遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する設備並びに

遠隔操作により消火を行うガス消火設備については、代

替設備・機器を用いて速やかな機能維持ができないこと

から、公衆被ばくのリスクを鑑み、安全性を損なうこと

のない設計とする。 

b)  廃棄物管理施設は、自然現象の 53事象の内、地震及び

津波を除く、安全確保上考慮すべき事象として洪水、風

（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山

の影響、生物学的事象又は森林火災の発生の可能性又は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安

全性が損なわれないよう、次の措置を講じる。 

 

第１項第１号について 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の

安全性が損なわれないよう、廃棄物管理施設の建家は、構造材料

に不燃材を用い、主要な設備は、パッキン、排気フィルタの枠を

除き可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計とする。や

の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることが

ないよう、柵等の障壁として建家外壁、管理区域境界の扉、

シャッター及び標識を設置又は掲示する設計とする。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家は、人の不法な侵入、当該施設に不正

に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又

は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれるこ

とがないよう、柵等の障壁として建家外壁、管理区域境界の

扉、シャッター及び標識を設置又は掲示する設計とする。 

 

 

閉じ込めの機能 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家内部の床面及び壁面は、液体状の放射性廃

棄物が漏えいし難いよう表面は合成樹脂塗料等で仕上げる

設計とする。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家及び内部の床面及び壁面は、液体状の

放射性廃棄物が漏えいし難いよう表面は合成樹脂塗料等で

仕上げる設計とする。 

【廃棄物管理設備本体の処理施設】 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設の廃液蒸発装置Ⅰは、

汚染に起因する放射性物質及びその放射線量に応じて、壁等

により気密にするなど適切に区画し、負圧維持等を行い、区

画の内部の空気がその外部に流れ難い設計とする。 

また、廃液蒸発装置Ⅰの分析フードは、気体廃棄物の廃棄

施設の廃液処理棟排気設備に接続し、その開口部の風速を適

切に維持し得る設計とする。 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設のセメント固化装置

は、汚染に起因する放射性物質及びその放射線量に応じて、

壁等により気密にするなど適切に区画し、負圧維持等を行い

、区画の内部の空気がその外部に流れ難い設計とする。 

【放射性廃棄物の受入れ施設】 

・ β・γ固体処理棟Ⅲの液体廃棄物の受入れ施設の有機溶媒

貯槽は、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを

防止するための堰を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四条（火災等による損傷の防止） 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設

の安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を適切に組み合

わせた措置を講じたものでなければならない。 

一 火災及び爆発の発生を防止すること。 

二 火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び消火すること。 

三 火災及び爆発の影響を軽減すること。 

表 1 閉じ込め機能を設ける設備 

建家 設備*1 備考*2 

廃液処理棟 

廃液蒸発装置Ⅰ ベント系接続*3 

廃液蒸発装置Ⅱ ベント系接続*3 

セメント固化装置 ― 

廃棄物管理施設用廃液貯槽 ― 上部開放*3 

排水監視施設 排水監視設備 上部開放*3 

β・γ固体処理棟Ⅰ β・γ圧縮装置Ⅰ ― 

β・γ固体処理棟Ⅱ β・γ圧縮装置Ⅱ ― 

β・γ固体処理棟Ⅲ 

β・γ焼却装置 ― 

β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯

槽 

― 

有機溶媒貯槽 ― 

β･γ固体処理棟Ⅳ 
β･γ封入設備 ― 

β･γ貯蔵セル ― 

α固体処理棟 

α封入設備 ― 

α焼却装置 ― 

αホール設備 ― 

α固体処理棟予備処理装置 ― 

固体集積保管場Ⅰ ― ― 

廃液貯留施設Ⅰ 
処理済廃液貯槽 上部開放*3 

廃液貯槽Ⅰ 上部開放*3 

廃液貯留施設Ⅱ 廃液貯槽Ⅱ 上部開放*3 

管理機械棟 
分析フード ― 

保管容器 ― 

固体廃棄物減容処理施設 各種セル 一部セルライニング*4 

*1：建家名と同名の設備は「―」とする。 

*2：「―」の設備は密閉構造である。 

*3：設備上部が開放されているが、閉じ込め機能は確保されている。 

*4：部分的にセルライニングで閉じ込め機能を確保している。 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

発生した場合を過去の記録及び周囲の環境条件から評価

し、安全性を損なうことのない設計とする。 

c)  廃棄物管理施設は、事業所又はその周辺において想定

される廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意による

ものを除く。）として、飛来物（航空機落下等）、ダム崩

壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有毒ガス、

船舶の衝突又は電磁波障害を評価し、安全性を損なわな

い設計とする。 

d)  廃棄物管理施設は、運転員の誤操作を防止するととも

に、万一の誤操作に対しても、それが大きな事故の誘因

とならないように考慮して設計する。 

e)  廃棄物管理施設は、安全性及び信頼性を確保するため

に、適切と認められる規格及び基準に基づき、設計、製

作、建設、試験及び検査を行う。 

f)  廃棄物管理施設は、事業所として人の不法な侵入を防

止する設備、施設内の人による核物質の不法な移動を防

止する設備を設ける設計とする。 

g)  廃棄物管理施設は、事業所として、搬入される物件を

確認できる設計とする。 

h)  廃棄物管理施設は、事業所として、サイバーテロの影

響を受けないよう、必要な通信回線を所内外のコンピュ

ータネットワーク回線と独立した設計とする。 

i)  廃棄物管理施設は、重要度に応じてその機能を確保す

る設計とする。 

j)  安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又

は安全機能を有する施設に属する設備を廃棄物管理施設

において共用する場合、廃棄物管理施設は影響を受ける

ことなく安全性を損なわないように設計する。 

k)  廃棄物管理施設は、機能の確認のための検査又は試験

及び機能を維持するための保守又は修理ができる設計と

する。 

l)  廃棄物管理施設は、安全上重要な施設はないため、系

統の多重性は必要としない。 

m)  廃棄物管理施設は、設計最大評価事故時に事業所周辺

の公衆に放射線障害を及ぼさないものとする。 

n)  廃棄物管理施設の処理施設、管理施設及び廃棄施設は、

必要な能力又は容量を有するとともに、適切な方法によ

むを得ず不燃性以外の材料を使用する場合は、着火源を付近から

排除する設計とする。 

焼却処理及び溶融処理を行う設備及び機器を構成する材料は

もとより、付近の設備及び機器を構成する材料は、伝熱及び輻射

熱を考慮して耐火性、耐熱性及び耐食性の材料を使用する設計と

する。 

また、火災のおそれのある電気設備、予備電源設備、焼却や溶

融処理を行う設備、無停電電源装置は、過電流、温度上昇、圧力上

昇、漏えいを検知し又は防止する設計とする。 

 

第１項第２号について 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の

安全性が損なわれないよう、放出前廃液を排水する施設（排水監

視施設）を除き、廃棄物の処理、管理、受入れ施設には自動火災報

知設備を設け、廃棄物管理施設の各施設（固体廃棄物減容処理施

設を除く。）から管理機械棟の集中監視設備に、及び固体廃棄物減

容処理施設は当該施設の運転監視室の集中監視設備に表示すると

ともに、警備所にも表示する設計とすることにより火災及び爆発

の発生を早期に感知し、及び自動又は手動にて消火する設計とす

る。 

 

第１項第３号について 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の

安全性が損なわれないよう、防火区画を設けて建家内で発生する

おそれのある火災の影響を最小限に抑えるとともに、廃棄物管理

施設の管理区域内には可燃性の物を、原則、設置及び保管しない。

やむを得ず管理区域に保管が必要なもの（作業上必要なマニュア

ルや防護資材等）は、必要最小限、かつ鋼製扉を有する保管棚内

に保管し、使用の都度、必要な量を持ち出す管理を行うことによ

り、火災及び爆発の影響を軽減する設計とする。 

また、火災時にあっても延焼により安全機能に影響がないよ

う、伝熱及び輻射熱を考慮して、使用材料の表面温度が耐熱温度

を超えないように設計する。 

 

第１項第１号から第３号の措置を適切に組み合わせたもので

あることについて 

第１項第１号から第３号に示す措置により、内部火災評価を行

って、閉じ込め機能及び遮蔽機能に影響がないことを確認するこ

 

 

 

 

 

火災等による損傷の防止 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家は、火災又は爆発により損傷を受けるおそ

れがあるものについては、金属類を使用するなどにより、実

用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計と

する。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家は、火災又は爆発により損傷を受ける

おそれがあるものについては、金属類を使用するなどによ

り、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設

計とする。 

【廃棄物管理設備本体の処理施設】 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設の廃液蒸発装置Ⅰは、

火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについ

ては、金属類を使用するなどにより、実用上可能な限り不燃

性又は難燃性の材料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 液体廃棄物の受入れ施設に係る設計条件 

① 有機溶媒貯槽 

設備名称 受入れ対象物 受入れ能力 耐震クラス 

有機溶媒貯槽 液体廃棄物 0.096（ｍ3） Bクラス 

 

表-2 液体廃棄物の受入れ施設に係る仕様 

  ① 有機溶媒貯槽(廃油タンク) 

 

数  量 1基 

仕
様 

種類 竪置円筒槽 

容量 0.096ｍ3 

主要材料 
JIS G 4304（熱間圧延ステンレス鋼板）に定める

SUS304 

主要寸法 
外径508φ×650H(mm) 

板厚4t 

  ② 堰 

主要寸法 F.L. ＋29ｃｍ 以上 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

り処理又は保管するものとする。 

o)  廃棄物管理施設の計測制御系統施設は、閉じ込め機能

等の適切な監視を行うとともに、安全設計上想定される

事故において管理施設からの放射性物質の濃度又は線量

の著しい上昇又は廃棄施設からの放射性廃棄物の著しい

漏えいに備え、それらの検知及び警報する設備を設ける。 

p)  廃棄物管理施設の放射線管理施設は、放射線業務従事

者の線量監視、大洗研究所付近の放射性物質の濃度及び

線量の監視及び測定できる設備を設ける。また、これら

必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けるものと

する。 

q)  廃棄物管理施設の予備電源は、外部電源喪失時に監視

設備その他必要な設備に使用できるものとする。 

r)  廃棄物管理施設の通信連絡設備等として、安全設計上

想定される事故において事業所内の人に必要な指示がで

きるよう、事業所に警報装置を兼ねる通信連絡設備を設

ける。 

s)  廃棄物管理施設の通信連絡設備等として、安全設計上

想定される事故において、事業所外の必要な場所へ通信

連絡ができる通信連絡設備を設ける。 

t)  廃棄物管理施設に、事業所内の人の退避のための設備

を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とで、これらが適切に組み合わせて措置され、廃棄物管理施設の

安全性が損なわれないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の各建家・設備

の支持地盤の許容支持力について、「建築基礎構造設計指針」を参

考に、室内土質試験結果、標準貫入試験結果及び平板載荷試験結

果に基づいて評価すると次のようになる。また、固体廃棄物減容

処理施設の建家・設備の支持地盤の許容支持力については、「国土

交通省告示第 1113号」を参考に、標準貫入試験結果に基づいて評

価を行う。 

a) 建家・設備の基礎(装置基礎を含む)を直接基礎とする場合の

許容支持力度を、見和層上部層の上位の砂層及び下位の砂層につ

いて、平板載荷試験結果に基づいて算定すると、根入れ深さによ

る効果を無視したとしても、それぞれ 127.4kN／m2及び 343.2kN

／m2を超えている。また、見和層上部層のシルト層における許容

支持力度について、室内土質試験の結果に基づいて算定すると、

基礎底面の最小幅による効果及び基礎の根入れ深さによる効果

を無視したとしても、三軸圧縮試験結果から、127.4kN／m2 を超

えている。 

b) 建家・設備の基礎を杭基礎とする場合は、見和層上部層の下

位の砂層における N 値がほとんどの位置において標準貫入試験

の上限値である 50 以上に達していることから、この層に支持さ

せることにより、十分な支持力を得ることができる。 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設のセメント固化装置

は、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものにつ

いては、金属類を使用するなどにより、実用上可能な限り不

燃性又は難燃性の材料を使用する設計とする。 

【放射性廃棄物の受入れ施設】 

・ β・γ固体処理棟Ⅲの液体廃棄物の受入れ施設の有機溶媒

貯槽は、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるもの

については、金属類を使用するなどにより、実用上可能な限

り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計とする。 

【その他廃棄物管理設備の附属施設】 

・ 廃液処理棟の消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとともに、消

防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火災防護

に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とする。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

・ 排水監視施設の消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとともに、消

防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火災防護

に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とする。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

廃液処理棟建家 

1階 

2階 

 

： 8本 

： 6本 

設置場所 廃液処理棟建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 

② 誘導標識 

数  量 
廃液処理棟建家 

１階 ：７箇所 

設置場所 廃液処理棟建家 ：１階 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

廃液処理棟建家 

1階 

2階 

 

： 8本 

： 6本 

設置場所 廃液処理棟建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 

② 誘導標識 

数  量 
廃液処理棟建家 

１階 ：７箇所 

設置場所 廃液処理棟建家 ：１階 

 

第五条（廃棄物管理施設の地盤） 

廃棄物管理施設は、次条第二項の規定により算定する地震

力（安全上重要な施設にあっては、同条第三項の地震力を含

む。）が作用した場合においても当該廃棄物管理施設を十分

に支持することができる地盤に設けなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、変形した場合においてもその安全

機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならな

い。 

３ 安全上重要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に

設けなければならない。 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

ハ  廃棄物管理設備本体の構造及び設備 

(1)  処理施設 

a)  液体廃棄物の処理施設 

(ⅰ)  構造 

本施設は、区分して受け入れる液体廃棄物を、その

性状、含まれる放射性物質の種類及び量に応じて処理

する施設で、廃液処理棟、廃液貯留施設Ⅰ及び排水監視

施設の建家並びに廃液蒸発装置Ⅰ、廃液蒸発装置Ⅱ、セ

メント固化装置、処理済廃液貯槽及び排水監視設備で

構成する。 

ⅰ) 液体廃棄物の処理施設を収容する建家 

1) 廃液処理棟 

廃液処理棟の主要構造は、鉄骨造（一部鉄筋コン

クリート造）で、地上 1階（一部 2階）、建築面積約

660m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして

設計する。構造概要図を第 2図に示す。建家内には、

液体廃棄物の処理施設の廃液蒸発装置Ⅰ、廃液蒸発

装置Ⅱ、セメント固化装置を収容する。 

2) 廃液貯留施設Ⅰ 

廃液貯留施設Ⅰは建家本体である廃液貯留施設

Ⅰと附属建家である廃棄物管理施設用廃液貯槽で構

成される。 

建家本体である廃液貯留施設Ⅰの主要構造は、鉄

骨造（地下貯槽部鉄筋コンクリート造）で、地上 1

階、建築面積約 900m2であり、耐震設計上の重要度を

Ｃクラスとして設計する。構造概要図を第 14図に示

す。建家内には、液体廃棄物の処理施設の処理済廃

液貯槽を収容する。 

3) 排水監視施設 

排水監視施設の主要構造は、鉄筋コンクリート造

で、地上 1階、地下 1階、建築面積約 190m2であり、

耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。構

造概要図を第 3 図に示す。建家内には、液体廃棄物

の処理施設の排水監視設備を収容する。 

ⅱ) 液体廃棄物の処理施設の主要な設備 

(a) 廃液蒸発装置Ⅰ 

廃液蒸発装置Ⅰは、液体廃棄物Ａを処理するため

の装置で、廃液処理棟に設置し、主として蒸気室、

これらに基づき、建家・設備の基礎計画に当たっては、当該

建家・設備の構造、常時接地圧、耐震設計上の重要度分類を考慮

して支持地盤及び基礎形式の選定を行うこととする。特に耐震設

計上の重要度分類 B クラスの建家・設備については見和層の上

部層を支持地盤とし、基礎を直接基礎とする場合は、常時接地圧

が127.4kN／m2を超えるものは見和層上部層の下位の砂層に支持

させ、また、基礎を杭基礎とする場合は、N 値が 50 以上の層に

支持させる、もしくは、杭一本当たりの支持力及び引抜力に対す

る支持性能を有する設計とする。 

また、建家・設備の常時接地圧は、平板載荷試験結果に基づ

く許容支持力度の推定結果に裕度を見込み、最大でも 245.1kN／

m2を超えないように設計する。 

なお、耐震設計上の重要度分類 B クラスの施設又は設備の入

っている施設は廃液処理棟、β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処

理棟Ⅳ、α固体処理棟、廃液貯留施設Ⅰ、廃液貯留施設Ⅱ、α固

体貯蔵施設、固体廃棄物減容処理施設である。 

廃棄物管理施設は、安全機能の喪失（地震に伴って発生する

おそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失

を含む。）を想定しても一般公衆に対する放射線影響が小さい（５

ミリシーベルトを超えるおそれがない）施設であり、許可基準規

則に定める耐震重要施設を有しない。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。 

 

第３項について 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅰの消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとと

もに、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の

火災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計と

する。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著し

い支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅱの消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとと

もに、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の

火災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 1本 

設置場所 排水監視施設建家 操作室 

設
計
条
件 

耐震クラス － 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 
β・γ固体処理棟Ⅰ 

 1階              ：6本 

設置場所 β・γ固体処理棟Ⅰ建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

② 誘導標識 

数  量 
β・γ固体処理棟Ⅰ 

1階 ：2箇所 

設置場所 β・γ固体処理棟Ⅰ建家 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

カランドリア、強制循環ポンプ、蒸気圧縮機、濃縮

液受槽及び分析フードで構成する。 

(b) 廃液蒸発装置Ⅱ 

廃液蒸発装置Ⅱは、液体廃棄物Ｂ及び廃液蒸発装

置Ⅰで発生する濃縮液を処理するための装置で、廃

液処理棟に設置し、主として蒸発缶、充填塔、凝縮

器及び濃縮液受槽で構成する。 

(c) セメント固化装置 

セメント固化装置は、主として廃液蒸発装置Ⅱか

ら発生する濃縮液を固型化するための装置で、廃液

処理棟に設置し、主として濃縮液槽及び混練機で構

成する。 

(d) 処理済廃液貯槽 

本貯槽は、主として放射性物質の濃度が「線量告

示」に定める濃度限度を下回る処理済廃液を一時貯

留し、放射性物質濃度を測定した後、一般排水溝へ

放出するための貯槽で、廃液貯留施設Ⅰに設置し、

主として鉄筋コンクリート製貯槽で構成する。 

(e) 排水監視設備 

本設備は、主として放射性物質の濃度が「線量告

示」に定める濃度限度を下回る処理済廃液を一時貯

留し、放射性物質濃度を測定した後、一般排水溝へ

放出するための設備で、排水監視施設に設置し、主

として鉄筋コンクリート製貯槽で構成する。 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

主要な設備及び機器の種類を第 1表に示す。 

(ⅲ) 処理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最

大処理能力 

処理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最

大処理能力を第 1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、廃棄

物管理施設に影響を及ぼし得る自然現象として、洪水、降水、風

（台風）、竜巻、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学

的事象及び森林火災の11事象を抽出する。 

以下にこれらの自然現象に対する設計方針を示す。 

 

(１) 洪水 

廃棄物管理施設は、洪水・土砂災害ハザードマップによると、

敷地北部を流れる那珂川の浸水想定区域から十分離れているこ

と、また、降水に対しては、廃棄物管理施設は標高約24m～40mの

台地に設置されており、敷地に降った雨水は主に敷地を西から東

に流れるように設置した一般排水溝に流入し、排水能力を超える

分は敷地内を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘

に流れることから、設計上考慮する必要はない。 

夏海湖が決壊した場合も、流出した湖水は、夏海湖の北側の標

高約20mの窪地に流入し、さらに一般排水溝に流入するため、窪地

を超えた対岸の廃棄物管理施設に湖水が到達することはない。 

これらのような地形の状況からみて、洪水の影響により廃棄物

管理施設の安全性が損なわれることはない。 

 

(２) 風（台風） 

水戸地方気象台の観測記録（1937年～2013年）における最大瞬

間風速を考慮し、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対

し構造健全性を有する設計とする。 

 

する。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅲの消防設備の消火器及び屋内消火栓は、「廃

棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条

に基づくとともに、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型

原子炉施設の火災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設

置する設計とする。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

β・γ固体処理棟Ⅱ 

1階 ：5本 

β・γ一時格納庫Ⅱ ：1本 

設置場所 
β・γ固体処理棟Ⅱ建家 

β・γ一時格納庫Ⅱ 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

  ② 誘導標識 

数  量 

β・γ固体処理棟Ⅱ 

1階 ：5箇所 

地階 ：2箇所 

β・γ一時格納庫Ⅱ ：1箇所 

設置場所 
β・γ固体処理棟Ⅱ建家 

β・γ一時格納庫Ⅱ 

 

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

廃棄物管理施設は、想定される自然現象（地震及び津波を

除く。）が発生した場合においても安全性を損なわないもの

でなければならない。 

２ 廃棄物管理施設は、事業所又はその周辺において想定され

る当該廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを

除く。）に対して安全性を損なわないものでなければならな

い。 
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(ⅳ) 排気口及び排水口の位置 

(a) 排気口の位置 

液体廃棄物の処理に伴って発生する気体状の放

射性廃棄物（以下「気体廃棄物」という。）は、附属

施設の排気口を経由して放出する。 

(b) 排水口の位置 

排水口は、大洗研究所内の一般排水溝に接続す

る。 

b)  固体廃棄物の処理施設 

(ⅰ) 構造 

本施設は、区分して受け入れる固体廃棄物を、その

性状、含まれる放射性物質の種類及び量に応じて処理

する施設で、β・γ固体処理棟Ⅰ、β・γ固体処理棟Ⅱ、

β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟Ⅳ、α固体処理

棟及び固体廃棄物減容処理施設の建家並びにβ・γ圧

縮装置Ⅰ、β・γ圧縮装置Ⅱ、β・γ焼却装置、β・γ

封入設備、α焼却装置、αホール設備、α封入設備及び

減容処理設備で構成する。 

 

ⅰ) 固体廃棄物の処理施設を収容する建家 

1) β・γ固体処理棟Ⅰ 

β・γ固体処理棟Ⅰの主要構造は、鉄骨造（一部鉄

筋コンクリート造）で、地上 1階（一部半地下）、建築

面積約 550m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラス

として設計する。構造概要図を第 4図に示す。建家内

には、固体廃棄物の処理施設のβ・γ圧縮装置Ⅰを収

容する。 

2) β・γ固体処理棟Ⅱ 

β・γ固体処理棟Ⅱの主要構造は、鉄骨造（地下部

鉄筋コンクリート造)で、地上 1 階(一部地下 1 階)、

建築面積約 400m2であり、耐震設計上の重要度をＣク

ラスとして設計する。構造概要図を第 5図に示す。建

家内には、固体廃棄物の処理施設のβ・γ圧縮装置Ⅱ

を収容する。 

3) β・γ固体処理棟Ⅲ 

β・γ固体処理棟Ⅲの主要構造は、鉄筋コンクリー

ト造で、地上 2 階、地下 1 階、建築面積約 1,000m2で

(３) 竜巻 

最大風速69m/sの竜巻が発生した場合において、全ての施設を対

象に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避が困難な廃棄物の

処理又は保管を行う施設の主要な安全機能である遮蔽機能及び閉

じ込め機能を有する設備は、飛来物となり得る設備の固縛や評価

対象設備への飛来物の衝突を防ぐ設備の設置により、構造健全性

を維持し安全機能を損なわない設計とする。 

消火設備のうちガス消火設備については、設備を有する建家又

は設備（セル等）に損傷は生じず、屋外に敷設している配管の損

傷を防止するための対策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能

を損なわない設計とする。 

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜

巻襲来後には施設を点検することや、安全機能が喪失した設備に

ついては、あらかじめ配置している代替設備・機器（通信連絡設

備においては無線連絡設備、放射線管理設備についてはサーベイ

メータ、消火設備については消火器や消火栓設備、火災検知設備）

により、人員が現場に駆けつけて対応できることを含め、必要な

安全機能を損なわない設計とする。 

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に

基づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。 

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評

価して、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。 

溢水については、廃棄物管理施設内で溢水が発生した場合にお

いても、安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内

包する容器又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管

理区域外へ漏えいすることを防止できるよう堰やピットを設ける

設計とすることで、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。 

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ

込め機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源

喪失の影響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはな

い。 

設計上想定した竜巻に対しては全ての安全機能を維持する設計

とし、藤田スケール（以下「F」という。）２の最大風速の竜巻に

対しては遮蔽機能及び閉じ込めの機能を有する設備並びに消火設

備のうちガス消火設備の構造健全性を維持して必要な場合には代

替設備等の活用により安全機能を維持する。 

 

(４) 凍結 

 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅳの消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとと

もに、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の

火災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計と

する。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

β・γ固体処理棟Ⅲ建家 

地階 ：6本 

1階 ：8本 

中2階 ：2本 

2階 ：8本 

屋上 ：1本 

設置場所 β・γ固体処理棟Ⅲ建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 
② 誘導標識 

数  量 

β・γ固体処理棟Ⅲ 

地階 ：8箇所 

1階 ：7箇所 

中2階 ：1箇所 

2階 ：7箇所 

設置場所 β・γ固体処理棟Ⅲ建家 
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あり、耐震設計上の重要度をＢクラスとして設計す

る。構造概要図を第 6図に示す。建家内には、固体廃

棄物の処理施設のβ・γ焼却装置を収容する。 

4) β・γ固体処理棟Ⅳ 

β・γ固体処理棟Ⅳの主要構造は、鉄骨造で、地上

1階（一部 2階）、建築面積約 490m2であり、耐震設計

上の重要度をＣクラスとして設計する。構造概要図を

第 7図に示す。建家内には、固体廃棄物の処理施設の

β・γ封入設備を収容する。 

5) α固体処理棟 

α固体処理棟の主要構造は、鉄筋コンクリート造

で、地上 2階（一部地下 1階）、建築面積約 1,050m2で

あり、耐震設計上の重要度をＢクラスとして設計す

る。構造概要図を第 8図に示す。建家内には、固体廃

棄物の処理施設のα焼却装置、αホール設備、α封入

設備を収容する。 

 

ⅱ) 固体廃棄物の処理施設の主要な設備 

(a) β・γ圧縮装置Ⅰ 

β・γ圧縮装置Ⅰは、主として不燃性のβ・γ固体

廃棄物Ａを圧縮し、容器に封入するための装置で、β・

γ固体処理棟Ⅰに設置し、主として圧縮機及び分類用

ボックスで構成する。 

(b) β・γ圧縮装置Ⅱ 

β・γ圧縮装置Ⅱは、主として不燃性のβ・γ固体

廃棄物Ａを圧縮し、容器に封入するための装置で、β・

γ固体処理棟Ⅱに設置し、主として圧縮機、分類用ボ

ックス及びフィルタ破砕機で構成する。 

(c) β・γ焼却装置 

β・γ焼却装置は、主として可燃性のβ・γ固体廃

棄物Ａ及び液体廃棄物のうち有機性のものを焼却し、

発生した焼却灰を専用の焼却灰固化装置で固型化し、

容器に封入するための装置で、β・γ固体処理棟Ⅲに

設置し、主として焼却炉、排ガス処理設備、廃棄物投

入設備、焼却灰回収装置及び焼却灰固化装置で構成す

る。 

(d) β・γ封入設備 

β・γ封入設備は、β・γ固体廃棄物Ｂを分類又は

水戸地方気象台の観測記録（1897年～2013年）の日最低気温の

極値を考慮し、廃棄物管理施設に設置する屋外設置の開放型の冷

却塔については、冬季には水温を調整するヒーター機能を有する

設計とする。また、換気フィルタユニットについては、乾式で使

用する設計とし、‐60℃まで使用できるフィルタパッキンを用い

る設計とする。 

 

(５) 降水 

降水に対しては、廃棄物管理施設は標高約24m～40mの台地に設

置されており、敷地に降った雨水は主に敷地を西から東に流れる

ように設置した一般排水溝に流入し、排水能力を超える分は敷地

内を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れる

ことから、設計上考慮する必要はない。 

 

(６) 積雪 

積雪については、水戸地方気象台の観測結果（1897年～2013年）

における最大積雪量32cmを考慮し、茨城県建築基準法関係法令に

基づく30㎝を超えることから40㎝以上の積雪を考慮した設計とす

る。 

 

(７) 落雷 

主要な建家、設備には避雷設備を備え、落雷の影響で自動火災

報知設備が機能喪失しないように設計及び管理する。なお、避雷

設備の保護範囲外の施設の自動火災報値設備については、機能を

損傷しないようサージキラーにより過電圧を大地に放電するよう

に設計されている。 

これらのことから、落雷の影響により廃棄物管理施設の安全性

が損なわれることはない。 

 

(８) 地滑り 

廃棄物管理施設の設置位置及びその周辺には変位地形は認めら

れず、地すべり及び陥没の発生した形跡も、地滑り、山崩れのお

それのある急斜面も認められないことから考慮しない。 

 

(９) 火山の影響 

火山ガイドを参考に、敷地から半径160kmの範囲において、第四

紀に活動した32火山のうち、廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る

火山として、完新世（1万1700年前から現在）に活動があった11火

 

 

・ α固体処理棟の消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとともに、

消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火災防

護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とする。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

β・γ固体処理棟Ⅳ建家 

1階 ：5本 

2階 ：1本 

設置場所 β・γ固体処理棟Ⅳ建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 
② 誘導標識 

数  量 

β・γ固体処理棟Ⅳ 

1階 ：2箇所 

2階 ：1箇所 

設置場所 β・γ固体処理棟Ⅳ建家 

 

  表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

α固体処理棟建家 

地下１階 ：３本 

１階 ：８本 

２階 ：５本 

設置場所 α固体処理棟建家 ：地下１階～２階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 
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圧縮し、容器に封入するための設備で、β・γ固体処

理棟Ⅳに設置し、主として分類セル、圧縮機及びパッ

ケージ取扱設備で構成する。 

(e) α焼却装置 

α焼却装置は、主として可燃性のα固体廃棄物Ａ

を焼却するための装置で、α固体処理棟に設置し、主

として焼却炉、排ガス処理設備、廃棄物分類用ボック

ス及び灰出しボックスで構成する。なお、発生した焼

却灰は、αホール設備に搬出する。 

(f) αホール設備 

αホール設備は、主として不燃性のα固体廃棄物

Ａを分別、圧縮又は細断し、容器に封入して廃棄物パ

ッケージとするための設備で、α固体処理棟に設置

し、主としてαホール、細断機、圧縮機及びエアライ

ンスーツ設備で構成する。また、焼却灰は容器に封入

して廃棄物パッケージとする。 

(g) α封入設備 

α封入設備は、α固体廃棄物Ｂをステンレス鋼製

の閉じ込め能力を有する容器に封入して保管体とす

るための設備で、α固体処理棟に設置し、主として封

入セル及び封入装置で構成する。 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

主要な設備及び機器の種類を第 2表に示す。 

(ⅲ) 処理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最

大処理能力 

処理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最

大処理能力を第 2表に示す。 

 

(ⅳ) 排気口及び排水口の位置 

(a) 排気口の位置 

固体廃棄物の処理に伴って発生する気体廃棄物

は、附属施設の排気口を経由して放出する。 

(b) 排水口の位置 

固体廃棄物の処理に伴って発生する液体廃棄物

は、附属施設の液体廃棄物の廃棄施設に移送する。 

 

 

 

山及び完新世に活動を行っていないが将来の活動可能性は否定で

きない2火山の計13火山を抽出している。 

抽出した火山の活動に関する個別評価を行った結果、廃棄物管

理施設の供用期間において、設計対応不可能な火山事象のうち、

溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、敷地との

間に十分な離隔距離があること、火砕物密度流については、抽出

した火山に関する火砕物密度流の分布範囲が廃棄物管理施設から

十分に離れていること、新しい火口の開口及び地殻変動について

は、敷地周辺に火山活動が確認されていないこと及び抽出した火

山が敷地から十分に離れていることから、いずれも廃棄物管理施

設に影響を与えるおそれはないと評価している。 

また、設計対応が不可能な火山事象以外の火山事象の影響評価

のうち、火山性土石流、火山泥流及び洪水については、これらの

事象により施設に影響を及ぼすような大きな河川が周辺にないこ

と、火山ガスについては、敷地が太平洋に面しており、火山ガス

が滞留するような地形ではないこと、噴石及びその他の火山事象

については、抽出した火山が敷地から90km以上離れていることか

ら、廃棄物管理施設に影響を及ぼすおそれはないとしている。 

降下火砕物の設計上の想定については、降下火砕物に起因して

施設の機能喪失を想定した場合の周辺公衆の実効線量が5mSvを超

えないため、敷地及びその周辺における過去の記録を勘案し、設

定するとしている。具体的には、気象庁のデータ、文献等により、

大規模な火山活動（VEI4以上）のうち、有史以降に関東地方で降

灰の記録のある火山事象は浅間山、富士山及び桜島の噴火がある

が、いずれも敷地及びその周辺における降下火砕物の層厚は0.5cm

以下と極微量であることから、降下火砕物と積雪又は降水による

重畳を考慮し、保守側に湿潤状態での降下火砕物の荷重としても、

降下火砕物により廃棄物管理施設の構造健全性は維持され、安全

性が損なわれることはない。そのため、施設の設計上降下火砕物

の降灰は考慮する必要はないとしている。 

なお、事業者の自主保安として、降下火砕物の除去作業に必要

な保護具や資機材を備えるとともに、火山活動を確認し降下火砕

物が飛来した場合は、廃棄物の処理を中止し、給排気設備の運転

を停止する措置を講じる。 

 

(１０) 生物学的事象 

廃棄物管理施設の敷地内及び周辺環境から、廃棄物管理施設に

おいて想定される生物学的事象としては、海洋生物、小動物、微

 
・ 固体集積保管場Ⅰの消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくととも

に、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火

災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とす

る。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

・ 固体集積保管場Ⅱの消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくととも

に、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火

災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とす

る。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 誘導標識 

数  量 

α固体処理棟建家 

地下１階 ：３箇所 

１階 ：９箇所 

２階 ：２箇所 

設置場所 α固体処理棟建家 ：地下１階～２階 

 

表-1 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 固体集積保管場Ⅰ       ：3本 

設置場所 固体集積保管場Ⅰ建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 

② 誘導標識 

数  量 固体集積保管場Ⅰ ：15箇所 

設置場所 固体集積保管場Ⅰ建家 
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(2)  管理施設 

(ⅰ) 構造 

本施設は、廃棄体を管理する施設で、固体集積保管場

Ⅰ、固体集積保管場Ⅱ、固体集積保管場Ⅲ、固体集積保

管場Ⅳ、α固体貯蔵施設の建家及び設備で構成する。 

 

ⅰ) 管理施設を収容する建家 

1) 固体集積保管場Ⅰ 

固体集積保管場Ⅰの主要構造は、鉄骨造(一部鉄筋

コンクリート造の内部周囲壁)で、地上 1 階、建築面

積約 3,070m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラス

として設計する。構造概要図を第 9図に示す。建家内

には、管理施設の固体集積保管場Ⅰを収容する。 

2) 固体集積保管場Ⅱ 

固体集積保管場Ⅱの主要構造は、鉄筋コンクリー

ト造（一部鉄骨造）で、地上 1階、建築面積約 2,050m2

であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計す

る。構造概要図を第 10 図に示す。建家内には、管理

施設の固体集積保管場Ⅱを収容する。 

3) 固体集積保管場Ⅲ 

固体集積保管場Ⅲの主要構造は、鉄筋コンクリー

ト造（一部鉄骨造）で、地上 1階、建築面積約 1,500m2

であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計す

る。構造概要図を第 11 図に示す。建家内には、管理

施設の固体集積保管場Ⅲを収容する。 

4) 固体集積保管場Ⅳ 

固体集積保管場Ⅳの主要構造は、鉄筋コンクリー

ト造で、地上 1階、地下 1 階、建築面積約 1,140m2で

あり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計す

る。構造概要図を第 12 図に示す。建家内には、管理

施設の固体集積保管場Ⅳを収容する。 

5) α固体貯蔵施設 

α固体貯蔵施設の主要構造は、鉄骨造（地下部鉄筋

コンクリート造）で、地上 1階、地下 1階、建築面積

約 700m2であり、耐震設計上の重要度をＢクラス（地

下階）及びＣクラス（地上階）として設計する。構造

概要図を第 13 図に示す。建家内には、管理施設のα

固体貯蔵施設を収容する｡ 

生物、昆虫による影響が考えられるが、海洋及び湖水からの取水

を施設の運転に使用していないか、取水が停止しても施設を停止

すれば問題ないため、海洋生物や微生物によっては安全性に影響

は生じない。また、小動物や昆虫の侵入による影響は考えられる

が、施設を停止することで安全機能が損なわれることはない。 

 

(１１) 森林火災 

廃棄物管理施設の敷地外で発生した森林火災が敷地内の草木に

延焼した場合の影響について、大洗研究所外で発生した火災が飛

び火し、敷地内の落ち葉及び立木へと延焼するシナリオを想定し、

施設に隣接する立木にまで燃え広がった時の施設外壁面温度を、

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参考に独自の方法

で評価した結果、施設外壁温度の最高温度は約160℃であり、一般

にコンクリートの強度に影響がないとされている耐熱温度

（200℃）には達しないこと、また、施設の内部の最高温度が設備、

機器の材料の耐熱温度を下回ることから、施設の安全機能が損な

われことはない。森林火災の二次的な影響として想定されるばい

煙及び有毒ガスに対しても、廃棄物管理施設は、施設を速やかに

停止できることから、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

これらのことから、森林火災の影響により廃棄物管理施設の安

全性が損なわれることはない。 

 

(１２) ばい煙 

火災に伴い発生するばい煙に対して、廃棄物管理施設は、施設

を速やかに停止できることから、施設の安全機能が損なわれるお

それはない。 

 

(１３) 自然現象の組合せ 

施設の影響（荷重（地震、積雪又は降下火砕物）、浸水（洪水又

は降水）、温度（凍結又は外部火災）及び電気（落雷））について、

洪水と降水、積雪と凍結、降下火砕物と降水、降下火砕物と積雪

のように自然現象の組合せを想定し、想定される荷重を組み合わ

せた場合においても、安全機能を損なうおそれがない設計とする。

また、影響軽減のための対策を講じる。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に、廃棄物管理

施設に影響を及ぼし得る人為事象（故意によるものを除く。）とし

 

 

・ 固体集積保管場Ⅲの消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくととも

に、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火

災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とす

る。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 固体集積保管場Ⅱ ：8本 

設置場所 固体集積保管場Ⅱ建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 
② 誘導標識 

数  量 固体集積保管場Ⅱ ：11箇所 

設置場所 固体集積保管場Ⅱ建家 

 

表-1 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 固体集積保管場Ⅲ         ：４本 

設置場所 固体集積保管場Ⅲ 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

② 誘導標識 

数  量 固体集積保管場Ⅲ建家     ：２箇所 

設置場所 固体集積保管場Ⅲ建家 
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ⅱ) 管理施設の主要な設備 

(a) 固体集積保管場Ⅰ 

固体集積保管場Ⅰは、ブロック型廃棄物パッケー

ジを保管するための施設で、主として竪積保管設備、

周辺監視区域外における線量を低減するため寸法の

異なる複数の種類を組み合わせて使用する遮蔽スラ

ブ及びフォークリフトで構成する。 

(b) 固体集積保管場Ⅱ 

固体集積保管場Ⅱは、ドラム缶型廃棄物パッケー

ジを保管するための施設で、主としてラック式横積保

管設備及び天井クレーンで構成する。 

(c) 固体集積保管場Ⅲ 

固体集積保管場Ⅲは、ドラム缶型廃棄物パッケー

ジ及び角型鋼製廃棄物パッケージの保管施設で、主と

してラック式横積及びパレット式竪積保管設備並び

に天井クレーンで構成する。 

(d) 固体集積保管場Ⅳ 

固体集積保管場Ⅳは、ドラム缶型廃棄物パッケー

ジ、角型鋼製廃棄物パッケージ及びブロック型廃棄

物パッケージを保管するための施設で、主としてパ

レット式竪積保管設備、エレベータ及びフォークリ

フトで構成する。 

(e) α固体貯蔵施設 

α固体貯蔵施設は、保管体を保管するための施設

で、主として竪孔式貯蔵設備及び天井クレーンで構成

する。 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

主要な設備及び機器の種類を第 3表に示す。 

(ⅲ) 管理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最

大管理能力 

管理する放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最

大管理能力を第 3表に示す。 

(ⅳ) 保管体の管理形態 

廃棄物管理施設には、放射性廃棄物の崩壊熱及び放

射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれ

がある廃棄物を受け入れないこととする。また、発火、

爆発の恐れのない安全性が確認された廃棄物を受け入

て、飛来物（航空機落下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣

工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁波障害の7事象を抽

出する。 

以下にこれらの事象に対する設計方針を示す。 

 

(１) 飛来物（航空機落下等） 

廃棄物管理施設の南西15㎞地点には、百里飛行場がある。また、

廃棄物管理施設の上空には航空路があるが、航空機は、原則とし

て原子炉のある大洗研究所上空を飛行することを制限されてい

る。 

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準

について（内規）（平成14・07・29原院第4号、一部改正 平成21・

06・25原院第1号）」（以下「評価基準」という。）に基づき、評価

対象とする航空機落下事故を、廃棄物管理施設周辺飛行場での民

間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛行中の民間航空機、自

衛隊機及び米軍機を選定した。 

廃棄物管理施設の航空機落下確率を評価基準に基づき評価した

結果、廃棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び

上空の航空路を飛行中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機が本施

設に落下する確率は、基準に定められた標準的な面積0.01km2を各

建家に用いた場合は、約8.7×10-8回／施設・年であり、廃棄物管

理施設の各建家の近接の程度に応じて、それぞれ独立した半径

100mの円に入るように、敷地北部の建家を東側と西側に、敷地東

部は固体廃棄物減容処理施設として評価した場合は、約1.3×10-8

～約8.5×10-8となり、10-7回／施設・年を下回ることから、航空機

落下に対する防護設計を要しない。 

また、航空機落下による火災の影響は、航空機落下の可能性を

無視できない範囲の中で発火点から施設までの距離（離隔距離）

が最も短いα固体処理棟の他、森林火災の影響を評価した固体集

積保管場Ⅱを評価対象とし、落下確率が高いことから、落下する

航空機を自衛隊又は米軍機の機体及び有視界の飛行方式の民間機

とし、近隣を飛行する航空機のうち最も搭載燃料量が大きいF-15

戦闘機が落下して燃料の全部が発火した場合を想定し評価した。

その結果、α固体処理棟及び固体集積保管場Ⅱの壁の外表面温度

はコンクリートの許容温度200℃を超えないこと、また、施設の内

部の最高温度が設備、機器の材料の耐熱温度を下回ることから、

施設の安全機能が損なわれことはない。 

航空機落下による火災の二次的な影響として想定されるばい煙

・ 固体集積保管場Ⅳの消防設備の消火器、屋内消火栓設備及び自

動火災報知設備は、「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則」第四条に基づくとともに、消防法及び建築基準

法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指

針」の考え方に基づき、設置する設計とする。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

・ 固体集積保管場Ⅳの消防設備の自動火災報知設備は、火災（発

煙又は高温）が発生した場合には、確実に検知して速やかに警報

を発する設計とする。 

自動火災報知設備は、主に部屋ごとに区画を設定して検出器を

設置し、建家ごとに設けた監視盤に火災警報の発報及び火災を検

知した区画の表示を行う設計とする。 

また、火災を検知した場合の火災信号は、管理機械棟及び警備

所に送信し、警報盤に表示する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表-1 消防設備の設計条件及び仕様 

① 消火器 

数 量 

固体集積保管場Ⅳ建家 

地下階          ：７本 

地上階          ：６本 

設置場所 固体集積保管場Ⅳ建家    ：地下階～地上階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型 式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 
② 消火栓設備 

数 量 １式 

設置場所 固体集積保管場Ⅳ建家    ：地下階～地上階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型 式 
屋内消火栓ポンプ     ：１式 

屋内消火栓        ：４個 
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れることとする。このため、冷却のための設備を要しな

い。 

 

 

 

 

ニ  放射性廃棄物の受入れ施設の構造及び設備 

a) 液体廃棄物の受入れ施設 

(１) 構造 

本施設は、液体廃棄物を受け入れ、一時貯留する施設

で、廃液貯留施設Ⅰ、廃液貯留施設Ⅱ及びβ・γ固体処

理棟Ⅲの建家並びに廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ及び有機溶

媒貯槽で構成する。 

ⅰ) 液体廃棄物の受入れ施設を収容する建家 

1) 廃液貯留施設Ⅰ 

廃液貯留施設Ⅰの主要構造は、鉄骨造（地下貯槽部

鉄筋コンクリート造）で、地上1階、建築面積約900m2

であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計す

る。構造概要図を第14図に示す。建家内には、液体廃

棄物の受入れ施設の廃液貯槽Ⅰを収容する。 

2) 廃液貯留施設Ⅱ 

廃液貯留施設Ⅱの主要構造は、鉄筋コンクリート

造で、地上1階、地下1階、建築面積約250m2であり、耐

震設計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概

要図を第15図に示す。建家内には、液体廃棄物の受入

れ施設の廃液貯槽Ⅱを収容する。 

3) β・γ固体処理棟Ⅲ 

β・γ固体処理棟Ⅲの主要構造は、鉄筋コンクリー

ト造で、地上2階、地下1階、建築面積約1,000m2であり、

耐震設計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造

概要図を第6図に示す。建家内には、液体廃棄物の受入

れ施設の有機溶媒貯槽を収容する。 

 

ⅱ) 液体廃棄物の受入れ施設の主要な設備 

(a) 廃液貯槽Ⅰ 

廃液貯槽Ⅰは、放出前廃液及び液体廃棄物Ａを受

け入れ、処理するまでの間、一時貯留するための設

備で、廃液貯留施設Ⅰに設置し、主として鉄筋コン

及び有毒ガスに対しても、廃棄物管理施設は、施設を速やかに停

止できることから、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

(２) ダム崩壊 

廃棄物管理施設の近くには、ダムの崩壊により本施設に影響を

及ぼすような河川はない。 

また、敷地内にある夏海湖が決壊した場合を想定しても、湖水

は廃棄物管理施設の標高に比べて十分低い一般排水溝又は敷地北

部の谷地に流れるため、廃棄物管理施設の安全性を損なうことは

ない。 

 

(３) 施設内貯槽の決壊 

廃棄物管理施設において、貯槽を内蔵する建家は、貯槽が決壊

した場合でも廃液を受けることができる堰、ピットを有している

ため、廃液があふれることはなく、廃棄物管理施設の安全性を損

なうことはない。 

 

(４) 近隣工場等の火災 

廃棄物管理施設の近傍に工場はなく、敷地の西側に日本核燃料

開発株式会社及び日揮株式会社があるが、いずれの企業も技術開

発や研究が中心であり、廃棄物管理施設から十分な距離がある。 

敷地内において、危険物施設は36施設、少量危険物貯蔵・取扱

所は23施設で、このうち5施設は屋外貯蔵所である。これらの施設

は消防法に基づく基準により設置され、その多くが地下又は屋内

施設であり、外部からの火災の発生は想定しえない。 

一方、外部からの火災の発生が懸念される屋外貯蔵所5施設のう

ち、廃棄物管理施設からもっとも近い屋外タンクは、β・γ固体

処理棟Ⅲの南東約400mにあるA重油タンクであるが、万一そのタン

クの火災となった場合でも、施設外壁の温度上昇はわずかなため、

火災、爆発の事故を考慮する必要はない。 

また、構内を走行するタンクローリについても、消防法の基準

に基づくものを使用し、大洗研究所で定める関連規則に基づき誘

導員の配置及びタンクローリの徐行を行い、各施設で管理、運用

しているため、外部からの火災の発生源となることはない。もし、

建家の最も近くを走行及び停止して給油するタンクローリが最大

積載容量の重油10,000Lを積んだ状態で爆発した場合でも、走行及

び停止して給油する道路から建家までの距離が14m以上離れてい

るため、施設外壁の温度上昇はコンクリートの許容温度200℃以下

 

 

・ α固体貯蔵施設の消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとともに、

消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火災防

護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とする。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 自動火災報知設備 

数 量 

固体集積保管場Ⅳ建家 

Ｒ型１級火災受信機    ： １台 

煙式 光電アナログ式スポット型 

地下階         ：４３個 

地上階         ：２１個 

設置場所 固体集積保管場Ⅳ建家    ：地下階～地上階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型 式 

Ｒ型１級火災受信機（既設）*１ 

感知器（Ｒ型） 

煙式 

光電アナログ式スポット型（既設） 

注記 *１：日本消防検定協会検定品 

 
④ 安全避難通路 

数 量 

固体集積保管場Ⅳ建家 

地下階 ：１箇所 

地上階 ：２箇所 

設置場所 固体集積保管場Ⅳ建家    ：地下階～地上階 
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クリート製貯槽及び常陽系統配管で構成する。また、

貯槽には漏えいを早期に検出するための検知器を備

え、万一、漏えいが生じたとしても漏えいの拡大を

防止することができる設計とする。 

(b) 廃液貯槽Ⅱ 

廃液貯槽Ⅱは、主として液体廃棄物Ｂを受け入

れ、処理するまでの間、一時貯留するための設備で、

廃液貯留施設Ⅱに設置し、主として鉄筋コンクリー

ト製貯槽で構成する。また、貯槽には漏えいを早期

に検出するための検知器を備えるとともに、万一の

漏えいに備えて下部に受槽を設けた二重構造とする

ことにより、漏えいの拡大を防止することができる

設計とする。 

(c) 有機溶媒貯槽 

有機溶媒貯槽は、有機廃液を受け入れ、焼却処理

するまでの間、一時貯留するための設備で、β・γ

固体処理棟Ⅲに設置し、主として廃油タンクで構成

する。また、万一の漏えいに備えてタンクの周囲に

堰を設けることにより漏えいを防止するとともに、

早期に検出するための検知器を備えることにより、

漏えいの拡大を防止することができる設計とする。 

 

(２) 主要な設備及び機器の種類 

主要な設備及び機器の種類を第4表に示す。 

 

(３) 受け入れる放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの

最大受入れ能力 

受け入れる放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの

最大受入れ能力を第4表に示す。 

 

b) 固体廃棄物の受入れ施設 

(１) 構造 

本施設は、固体廃棄物を受け入れ、一時保管する施設

で、β・γ一時格納庫Ⅰ、β・γ固体処理棟Ⅱ、β・γ固

体処理棟Ⅳ及びα一時格納庫の建家並びにβ・γ一時格

納庫Ⅰ、β・γ一時格納庫Ⅱ、β・γ貯蔵セル及びα一

時格納庫で構成する。 

 

となる。衝撃については建家の保有水平体力を上回るが、建家と

の距離が最短となる給油中は建家との間に緩衝材を設置する対策

を施すことにより、建家の安全機能は維持される。 

さらに、航空機落下による火災の影響と森林火災の影響の重畳

を考慮しても、許容温度を超えることはなく、施設の安全機能が

損なわれるおそれはない。 

近隣工場等の火災の二次的な影響として想定されるばい煙及び

有毒ガスに対しても、廃棄物管理施設は、施設を速やかに停止で

きることから、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

これらのことから、近隣工場等の火災によって廃棄物管理施設

は安全性を損なうことはない。 

 

(５) 有毒ガス 

廃棄物管理施設の近傍に有毒ガスの発生源となる化学物質を取

り扱う工場及び施設はないため、有毒ガスによる敷地外からの影

響については考慮する必要はない。 

敷地内の廃棄物管理施設以外の施設については、試験研究等に

使用するため化学物質を所有する施設があるが、これらの化学物

質は大洗研究所で定める関連規則（毒物及び劇物管理規則、化学

物質管理規則、危険物災害予防規程）に基づき、各施設で管理、

運用しているため、廃棄物管理施設の安全性を損なうことはない。 

なお、万一、施設周辺で有毒ガスが発生した場合でも、廃棄物

管理施設は、施設を速やかに停止でき、その後監視する必要がな

い。 

これらのことから、有毒ガスによって廃棄物管理施設は安全性

を損なうことはない。 

 

(６) 船舶の衝突 

廃棄物管理施設から最も近い海上交通路としては、敷地の北北

東約5kmに大洗港があり、大洗から苫小牧港への長距離フェリーが

商船三井フェリーによって運航されているが、廃棄物管理施設か

らは十分な距離が離れている。また、廃棄物管理施設は標高24m～

40mに設置され、津波を考慮しても、廃棄物管理施設に船舶が衝突

することはないことから、設計上考慮する必要はない。 

 

(７) 電磁波障害 

廃棄物管理施設には電磁波障害を受ける機器はないため、施設

の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

 

・ 廃液貯留施設Ⅰの消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくととも

に、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火

災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とす

る。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表-1 消防設備の設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

α固体貯蔵施設建家 

地下階 ：２本 

地上階 ：３本 

設置場所 α固体貯蔵施設建家 ：地下階～地上階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 
② 誘導標識 

数  量 

α固体貯蔵施設建家 

地下１階 ：14箇所 

１階 ：２箇所 

設置場所 α固体貯蔵施設建家 ：地下１階～1階 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 
廃液貯留施設Ⅰ ：7本 

廃棄物管理施設用廃液貯槽 ：1本 

設置場所 
廃液貯留施設Ⅰ建家 

廃棄物管理施設用廃液貯槽建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 
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ⅰ）固体廃棄物の受入れ施設を収容する建家 

1) β・γ一時格納庫Ⅰ 

β・γ一時格納庫Ⅰの主要構造は、鉄骨造(地下部

鉄筋コンクリート造)で、地上1階、地下1階、建築面積

約190m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとし

て設計する。構造概要図を第16図に示す。建家内には、

固体廃棄物の受入れ施設のβ・γ一時格納庫Ⅰを収容

する。 

2) β・γ固体処理棟Ⅱ 

β・γ固体処理棟Ⅱの主要構造は、鉄骨造（地下部

鉄筋コンクリート造)で、地上1階(一部地下1階)、建築

面積約400m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラス

として設計する。構造概要図を第5図に示す。建家内に

は、固体廃棄物の受入れ施設のβ・γ一時格納庫Ⅱを

収容する。 

3) β・γ固体処理棟Ⅳ 

β・γ固体処理棟Ⅳの主要構造は、鉄骨造で、地上

1階（一部2階）、建築面積約490m2であり、耐震設計上

の重要度をＣクラスとして設計する。構造概要図を第

7図に示す。建家内には、固体廃棄物の受入れ施設の

β・γ貯蔵セルを収容する。 

4) α一時格納庫 

α一時格納庫の主要構造は、鉄骨造（地下部鉄筋コ

ンクリート造）で、地上1階、地下1階、建築面積約150m2

であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計す

る。構造概要図を第18図に示す。建家内には、固体廃

棄物の受入れ施設のα一時格納庫を収容する。 

 

ⅱ) 固体廃棄物の受入れ施設の主要な設備 

(a) β・γ一時格納庫Ⅰ 

β・γ一時格納庫Ⅰは、β・γ固体廃棄物Ａを受

け入れ、処理するまでの間、一時保管するための施

設で、鉄筋コンクリート製ピットで構成する。 

(b) β・γ一時格納庫Ⅱ 

β・γ一時格納庫Ⅱは、β・γ固体廃棄物Ａを受

け入れ、処理するまでの間、一時保管するための施

設で、鉄筋コンクリート製ピットで構成する。 

(c) β・γ貯蔵セル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

廃棄物管理施設の安全機能を有する施設については、その安全

機能の喪失を仮定して重要度を区分し、必要な安全機能を確保す

る設計とする。 

安全機能を有する施設の内、機能喪失により公衆又は従事者に

放射線障害を及ぼすおそれがある施設を、安全上重要な施設とす

る。 

安全上重要な施設を選定した結果、何れの施設においてもその

機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれ

があるものはない。また、安全設計上想定される事故が発生した

場合に公衆又は従事者に放射線障害を及ぼす事象はない。そのた

め、廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。 

 

第２項について 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備とし

ては、商用系電源、放射線管理施設のうち固定モニタリング設備

及び気象観測設備、通信連絡設備のうち所内内線電話設備、加入

電話設備（固定電話、携帯電話、ファクシミリ、衛星携帯電話）及

び構内一斉放送設備、周辺監視区域用フェンスがある。 

このうち、安全機能を有するHTTR（高温工学試験研究炉）に属

 

・ 廃液貯留施設Ⅱの消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づく

とともに、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子

炉施設の火災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設

置する設計とする。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著

しい支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

・ β・γ一時格納庫Ⅰの消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとと

もに、消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の

火災防護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計と

する。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 誘導標識 

数  量 
廃液貯留施設Ⅰ建家 

１階 ：１２箇所 

設置場所 廃液貯留施設Ⅰ建家 ：１階 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

廃液貯留施設Ⅱ建家 

地下1階        ：2本 

1階           ：3本 

屋上        ：1本 

設置場所 廃液貯留施設Ⅱ建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 
② 誘導標識 

数  量 

廃液貯留施設Ⅱ建家 

地階 ：２箇所 

１階 ：３箇所 

設置場所 廃液貯留施設Ⅱ建家 ：地階～１階 

 

第十一条（安全機能を有する施設） 

安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じ

て、その機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し、又は安

全機能を有する施設に属する設備を一の廃棄物管理施設にお

いて共用する場合には、廃棄物管理施設の安全性を損なわな

いものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認する

ための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するため

の保守又は修理ができるものでなければならない。 

４ 安全上重要な施設又は当該施設が属する系統は、廃棄物管理

施設の安全性を確保する機能を維持するために必要がある場

合には、多重性を有しなければならない。 
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β・γ貯蔵セルは、β・γ固体廃棄物Ｂを受け入

れ、処理するまでの間、一時保管するための施設で、

鉄筋重コンクリート製セルで構成する。 

(d) α一時格納庫 

α一時格納庫は、α固体廃棄物Ａを受け入れ、処

理するまでの間、一時保管するための施設で、鉄筋

コンクリート造地下格納室及び鉄骨造地上格納室で

構成する。 

(２) 主要な設備及び機器の種類 

主要な設備及び機器の種類を第5表に示す。 

(３) 受け入れる放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの

最大受入れ能力 

受け入れる放射性廃棄物の種類及びその種類ごとの最

大受入れ能力を第5表に示す。 

 

 

 

ホ  計測制御系統施設の設備 

(１) 主要な工程計装設備の種類 

ⅰ) 主要な工程計装設備を収容する建家 

1) 廃液処理棟 

廃液処理棟の主要構造は、鉄骨造（一部鉄筋コンクリー

ト造）で、地上1階（一部2階）、建築面積約660m2であり、

耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。構造概要

図を第2図に示す。建家内には、計測制御系統施設を収容す

る。 

2) 排水監視施設 

排水監視施設の主要構造は、鉄筋コンクリート造で、地

上1階、地下1階、建築面積約190m2であり、耐震設計上の重

要度をＣクラスとして設計する。構造概要図を第3図に示

す。建家内には、計測制御系統施設を収容する。 

3) β・γ固体処理棟Ⅲ 

β・γ固体処理棟Ⅲの主要構造は、鉄筋コンクリート造

で、地上2階、地下1階、建築面積約1,000m2であり、耐震設

計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図を第

6図に示す。建家内には、計測制御系統施設を収容する。 

4) β・γ固体処理棟Ⅳ 

β・γ固体処理棟Ⅳの主要構造は、鉄骨造で、地上1階

する放射線管理施設のうち固定モニタリング設備並びに通信連絡

設備のうち緊急時対策所に設置する加入電話設備（固定電話、携

帯電話、ファクシミリ、衛星携帯電話）及び構内一斉放送設備を、

廃棄物管理施設にて共用する。 

廃棄物管理施設内では受電設備及び予備電源を共用している。

これらの共用施設で故障等が発生した場合には、予備設備、代替

設備及び代替機器により廃棄物管理施設の安全性を損なわない設

計とする。 

 

第３項について 

廃棄物管理施設の安全機能を有する施設は、当該施設の安全機

能が維持されることを確認するために、その機能の重要度に応じ

て、設備の運転中又は停止中に定期的に試験又は検査ができる設

計とし、施設管理実施計画に確認することを定め、遵守する。ま

た、保守及び修理を行えるよう設計する。 

 

第４項について 

当該廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないため、系統

の多重性は必要としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項第１号について 

廃棄物管理施設には、廃棄体を管理する施設として固体集積保

管場Ⅰ、固体集積保管場Ⅱ、固体集積保管場Ⅲ、固体集積保管場

Ⅳ、α固体貯蔵施設の建家及び設備を構成し、放射性廃棄物を貯

 

 

・ α一時格納庫の消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとともに、

消防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火災防

護に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とする。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 β・γ一時格納庫Ⅰ       ：2本 

設置場所 β・γ一時格納庫Ⅰ建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 
② 誘導標識 

数  量 β・γ一時格納庫Ⅰ ：3箇所 

設置場所 β・γ一時格納庫Ⅰ建家 

 

  表-2 消防設備の設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

α一時格納庫建家 

地下１階 ：１本 

１階 ：１本 

設置場所 α一時格納庫建家 ：地下１階～１階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 

第十四条（管理施設） 

廃棄物管理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄

物を管理する施設を設けなければならない。 

一 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものと

すること。 

二 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により

当該放射性廃棄物を保管するものとすること。 

三 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱

によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な

措置を講ずるものとすること。 
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（一部2階）、建築面積約490m2であり、耐震設計上の重要度

をＣクラスとして設計する。構造概要図を第7図に示す。建

家内には、計測制御系統施設を収容する。 

5) α固体処理棟 

α固体処理棟の主要構造は、鉄筋コンクリート造で、地

上2階（一部地下1階）、建築面積約1,050m2であり、耐震設

計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図を第

8図に示す。建家内には、計測制御系統施設を収容する。 

6) 廃液貯留施設Ⅰ 

廃液貯留施設Ⅰは建家本体である廃液貯留施設Ⅰと附

属建家である廃棄物管理施設用廃液貯槽で構成される。 

建家本体である廃液貯留施設Ⅰの主要構造は、鉄骨造

（地下貯槽部鉄筋コンクリート造）で、地上1階、建築面積

約900m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計

する。構造概要図を第14図に示す。建家内には、計測制御

系統施設を収容する。 

廃棄物管理施設用廃液貯槽の建家の主要構造は、鉄筋

コンクリート造で、地上1階、地下1階、建築面積約30m2で

あり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。構

造概要図を第14図に示す。建家内には、計測制御系統施設

を収容する。 

7) 廃液貯留施設Ⅱ 

廃液貯留施設Ⅱの主要構造は、鉄筋コンクリート造で、

地上1階、地下1階、建築面積約250m2であり、耐震設計上の

重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図を第15図に

示す。建家内には、計測制御系統施設を収容する。 

8) 管理機械棟 

管理機械棟の主要構造は、鉄筋、鉄骨コンクリート造

(一部鉄骨造)で、地上1階(一部2階)、建築面積約760m2であ

り、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。構造

概要図を第18図に示す。建家内には、計測制御系統施設の

集中監視設備を収容する。 

 

 

ⅱ) 主要な工程計装設備及び機器の種類 

廃棄物管理施設の工程の計測制御のため、温度、圧力及

び液位及び漏えいの計測制御設備を設ける。 

温度に関する計測制御設備は、β・γ焼却装置、α焼却

蔵・管理できる能力を有することとするため、管理する放射性廃

棄物の年間での増加を考慮して、5年後にあっても満杯とならない

設計とする。 

 

第１項第２号について 

廃棄物管理施設には、管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、

放射性廃棄物の過積載により最下段に積載された廃棄体の損壊の

おそれがないよう、廃棄物パッケージごとに、安全性が確保でき

る適切な定置方法により貯蔵する。 

廃棄物パッケージの保管方法は最下段のパッケージが上部に

積載されるパッケージから受ける荷重を積算し、廃棄体の損壊の

おそれがないことを確認している。 

具体的な廃棄物パッケージ及び保管体の保管方法を以下に示

す。 

（１） ドラム缶型廃棄物パッケージ 

ドラム缶型廃棄物パッケージの容器は、鋼製で円筒の中央

に2本の帯状の突起部があり、横積みにおいてはこれがズレ防

止となる。ドラム缶型廃棄物パッケージのうち、ドラム缶内

に鉄筋コンクリートの内張りを施して横方向の強度を有する

ものにあっては、固体集積保管場Ⅱ及び固体集積保管場Ⅲに

おいてラック上に横積み6段で保管している。また、鉄筋コン

クリートの内張りを施していないものは、円筒竪型で縦に置

くことで安定な状態となることから、固体集積保管場Ⅲ及び

固体集積保管場Ⅳにおいて鋼製パレットに4本を定置し、3段

積みで保管している。 

（２） 角型鋼製廃棄物パッケージ 

角型鋼製廃棄物パッケージは、鋼製の箱状であることか

ら、固体集積保管場Ⅲ及び固体集積保管場Ⅳにおいて鋼製パ

レットに竪積2段で保管している。 

（３） ブロック型廃棄物パッケージ 

ブロック型廃棄物パッケージは、円筒形で重量物であるこ

とから、固体集積保管場Ⅰでは竪積2段で床置きで、固体集積

保管場Ⅳでは鋼製パレットに竪積2段で保管している。保管に

際して上部のブロック型廃棄物パッケージに遮蔽スラブを設

置する。 

（４） 保管体 

保管体は、ステンレス鋼製の円筒形であることからα固体

貯蔵施設において円筒状の竪孔に複数個を集積保管してい

 

・ 管理機械棟の消防設備の消火器は、「廃棄物管理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」第四条に基づくとともに、消

防法及び建築基準法並びに「発電用軽水型原子炉施設の火災防護

に関する審査指針」の考え方に基づき、設置する設計とする。 

また、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい

支障を及ぼすおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

安全機能を有する施設 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家は、定められた点検において安全機能が健

全に維持していることを確認できるよう、また、製品の交換

② 誘導標識 

数  量 

α一時格納庫建家 

地下１階 ：１箇所 

１階 ：２箇所 

設置場所 α一時格納庫建家 ：地下１階～１階 

 

 

表-2 消防設備に係る設計条件及び仕様 

① 消火器 

数  量 

管理機械棟建家 

屋外 ： 5本 

1階 ：18本 

2階 ： 4本 

設置場所 管理機械棟建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 型  式 粉末（ABC）消火器*1 

注記 *1：日本消防検定協会検定品 

 
② 誘導標識 

数  量 

管理機械棟建家 

１階 ：５箇所 

２階 ：２箇所 

設置場所 管理機械棟建家 
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装置及び減容処理設備（焼却溶融炉、排ガス処理装置）の主

要部又は流体の温度を監視及び制御、必要に応じ記録すると

ともに、温度が異常に上昇した場合は警報を発する設計と

し、必要に応じ過熱を防止する制御を行う。 

圧力に関する計測制御設備は、β・γ焼却装置、分類セ

ル、α焼却装置、αホール、封入セル、β・γ貯蔵セル、減

容処理設備（搬出入室、前処理セル、焼却溶融セル、保守ホ

ール及び焼却溶融炉）の負圧を監視及び制御、必要に応じ記

録するとともに、これらの負圧が異常に低下した場合は警報

を発する設計とし、必要に応じ負圧の異常を防止するための

制御を行う。 

液位及び漏えいに関する計測制御設備は、処理済廃液貯

槽、排水監視設備、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ、廃棄物管理施

設用廃液貯槽、セメント固化装置及び固体廃棄物減容処理施

設廃液貯槽の貯槽又はタンクの液位を監視及び必要に応じ

記録するとともに、液位が異常に上昇した場合は警報を発す

る設計とし、必要に応じ廃液の受入れを停止する制御を行

う。 

(２) その他の主要な事項 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の主要な

警報を集中して表示できるように、管理機械棟に集中監視設

備を設ける。また、固体廃棄物減容処理施設の主要な警報を

集中して表示できるように、固体廃棄物減容処理施設の運転

監視室に集中監視設備を設ける。さらに、そのうち連続監視

を必要とする警報系は、常時監視を行う。 

 

 

へ  放射線管理施設の設備 

放射線業務従事者等の放射線被ばくを十分に監視及び管理

し、また、敷地周辺の放射線を監視するための放射線管理施設

を、以下のように設ける。 

  

放射線管理施設の主要な設備を収容する建家 

1) 廃液処理棟 

廃液処理棟の主要構造は、鉄骨造（一部鉄筋コンクリ

ート造）で、地上1階（一部2階）、建築面積約660m2であり、

耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。構造概

要図を第2図に示す。建家内には、放射線管理施設を収容

る。 

 

第１項第３号について 

廃棄物管理施設には、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射

により発生する熱によって過熱するおそれがあるものを受け入れ

ることはなく、また、発火、爆発の恐れのない安全性が確認され

たものを受け入れることから、冷却のための必要な措置を要しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

廃棄物管理施設において発生する液体廃棄物は、周辺監視区域

の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう

蒸発処理を行い、処理済廃液の放射性物質の濃度が高い場合は希

釈し、放射性物質の濃度が「線量告示」に定められている周辺監

視区域外の水中の濃度限度を十分下回る廃棄施設を設ける。周辺

監視区域外の平常時における廃棄物管理施設からの環境への放射

性物質の放出に伴う公衆の受ける線量が、直接線及びスカイシャ

イン線により公衆の受ける線量と合わせて 50μSv／年以下が達成

できるよう、排水口から放出する設計とする。 

液体廃棄物を処理又は一時貯留する廃棄施設は、廃液処理棟、

β・γ固体処理棟Ⅲ、α固体処理棟及び固体廃棄物減容処理施設

の建家並びにα固体処理棟廃液予備処理装置、β・γ固体処理棟

Ⅲ廃液貯槽、廃棄物管理施設用廃液貯槽及び固体廃棄物減容処理

施設廃液貯槽で構成する。 

また、水中の放射性物質の濃度を十分に低減するため、液体廃

による保守又は修理ができる設計とする。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家は、定められた点検において安全機能

が健全に維持していることを確認できるよう、また、製品の

交換による保守又は修理ができる設計とする。 

【搬送設備】 

・ 廃液処理棟建家のジブクレーンは、定められた点検において安

全機能が健全に維持していることを確認できるよう、また、製品

の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

・ β・γ固体処理棟Ⅰ建家の天井クレーンは、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

・ β・γ固体処理棟Ⅱ建家の天井クレーンは、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

・ β・γ固体処理棟Ⅲ建家の天井クレーンは、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

・ β・γ固体処理棟Ⅳ建家の天井クレーンは、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

・ α固体処理棟建家の天井クレーンは、定められた点検にお

いて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、

また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

【廃棄物管理設備本体の処理施設】 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設の廃液蒸発装置Ⅰは、

定められた点検において安全機能が健全に維持しているこ

とを確認できるよう、また、製品の交換による保守又は修理

ができる設計とする。 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設のセメント固化装置

は、定められた点検において安全機能が健全に維持している

ことを確認できるよう、また、製品の交換による保守又は修

理ができる設計とする。 

・ β・γ圧縮装置Ⅰの廃棄物搬送設備は、定められた点検におい

て安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、また、

製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

・ β・γ焼却装置の固体廃棄物投入機（固体廃棄物ストックコン

ベア、固体廃棄物投入コンベア）、廃棄物移送用エレベータは、

定められた点検において安全機能が健全に維持していることを

第十七条（廃棄施設） 

 廃棄物管理施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監

視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減

できるよう、必要に応じて、当該廃棄物管理施設において発生

する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設（放射性廃

棄物を保管廃棄する施設を除く。）を設けなければならない。 

２ 廃棄物管理施設には、十分な容量を有する放射性廃棄物を保

管廃棄する施設を設けなければならない。 
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する。 

2) 排水監視施設 

排水監視施設の主要構造は、鉄筋コンクリート造で、

地上1階、地下1階、建築面積約190m2であり、耐震設計上

の重要度をＣクラスとして設計する。構造概要図を第3図

に示す。建家内には、放射線管理施設を収容する。 

3) β・γ固体処理棟Ⅰ 

β・γ固体処理棟Ⅰの主要構造は、鉄骨造（一部鉄筋

コンクリート造）で、地上1階（一部半地下）、建築面積

約550m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設

計する。構造概要図を第4図に示す。建家内には、放射線

管理施設を収容する。 

4) β・γ固体処理棟Ⅱ 

β・γ固体処理棟Ⅱの主要構造は、鉄骨造（地下部鉄

筋コンクリート造)で、地上1階(一部地下1階)、建築面積

約400m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設

計する。構造概要図を第5図に示す。建家内には、放射線

管理施設を収容する。 

5) β・γ固体処理棟Ⅲ 

β・γ固体処理棟Ⅲの主要構造は、鉄筋コンクリート

造で、地上2階、地下1階、建築面積約1,000m2であり、耐

震設計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要

図を第6図に示す。建家内には、放射線管理施設を収容す

る。 

6) β・γ固体処理棟Ⅳ 

β・γ固体処理棟Ⅳの主要構造は、鉄骨造で、地上1

階（一部2階）、建築面積約490m2であり、耐震設計上の重

要度をＣクラスとして設計する。構造概要図を第7図に示

す。建家内には、放射線管理施設を収容する。 

7) α固体処理棟 

α固体処理棟の主要構造は、鉄筋コンクリート造で、

地上2階（一部地下1階）、建築面積約1,050m2であり、耐震

設計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図

を第8図に示す。建家内には、放射線管理施設を収容する。 

8) α固体貯蔵施設 

α固体貯蔵施設の主要構造は、鉄骨造（地下部鉄筋コ

ンクリート造）で、地上1階、地下1階、建築面積約700m2

であり、耐震設計上の重要度をＢクラス（地下階）及び

棄物の廃棄施設として、廃棄物管理施設の処理施設にて、廃液の

性状に応じて処理出来る設計とする。 

気体廃棄物は、各設備に附属する建家の排気口から周辺監視区

域の外の空気中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう排気

浄化装置によりろ過し、周辺監視区域外の平常時における廃棄物

管理施設からの環境への放射性物質の放出に伴う公衆の受ける線

量が、直接線及びスカイシャイン線により公衆の受ける線量と合

わせて 50μSv／年以下が達成できるように放出する設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設の気体廃棄物の廃棄施設は、施設を収

容する建家及び管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブ

ボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備で構

成される。また、固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設

の気体廃棄物の廃棄施設は、汚染のおそれのある管理区域から発

生する気体廃棄物を処理する施設で、施設を収容する又は備える

建家及び管理区域系排気設備並びにβ・γ封入設備、β・γ貯蔵

セル、αホール設備及びα封入設備から発生する気体廃棄物を処

理するためのセル系排気設備で構成する。 

空気中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、固体廃棄

物減容処理施設の管理区域系排気設備、グローブボックス系排気

設備及びフード系排気設備における高性能フィルタの系統捕集効

率は、99.9%以上とし、セル系排気設備及び予備系排気設備におけ

る高性能フィルタの系統捕集効率は、99.9％以上に設計する。固

体廃棄物減容処理施設を除く管理区域系排気設備における高性能

フィルタの系統捕集効率についても、99％以上とし、セル系排気

設備における高性能フィルタの系統捕集効率は、99.9％以上に設

計する。 

これら液体廃棄物及び気体廃棄物を環境に放出する場合には、

放出される排気中及び排水中の放射性物質の濃度及び量につい

て、法令に定める限度を超えないことはもとより、周辺監視区域

外の平常時における廃棄物管理施設からの環境への液体及び気体

中の放射性物質の放出に伴う公衆の受ける線量が、直接線及びス

カイシャイン線により公衆の受ける線量を含めて法令に定める線

量限度を超えないようにするとともに、ALARAの考え方の下、合理

的に達成できる限り十分に低くなるよう 50μSv/年以下が達成で

きるよう処理する設計とする。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設には、廃棄物管理施設から発生する固体廃棄物

確認できるよう、また、製品の交換による保守又は修理ができる

設計とする。 

【廃棄物管理設備本体の管理施設】 

・ 固体集積保管場Ⅰのフォークリフトは、定められた点検におい

て安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、また、

製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

・ 固体集積保管場Ⅳの天井クレーン、フォークリフト、エレ

ベータは、定められた点検において安全機能が健全に維持して

いることを確認できるよう、また、製品の交換による保守又は修

理ができる設計とする。 

【放射性廃棄物の受入れ施設】 

・ β・γ固体処理棟Ⅲの液体廃棄物の受入れ施設の有機溶媒

貯槽は、定められた点検において安全機能が健全に維持して

いることを確認できるよう、また、製品の交換による保守又

は修理ができる設計とする。 

【その他廃棄物管理設備の附属施設】 

・ 廃液処理棟の固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点検におい

て安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、また、

製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅰの固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点

検において安全機能が健全に維持していることを確認できるよ

う、また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅱの固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点

検において安全機能が健全に維持していることを確認できるよ

う、また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様 

① 廃液処理棟保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 保管能力 

廃液処理棟作業室 β・γ固体廃棄物A 0.83 ㎥ 

 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様 

① β・γ固体処理棟Ⅰ保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 保管能力 

β・γ固体処理棟Ⅰ装置室 β・γ固体廃棄物A 1.45m3 
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Ｃクラス（地上階）として設計する。構造概要図を第13

図に示す。建家内には、放射線管理施設を収容する｡ 

9) 廃液貯留施設Ⅰ 

廃液貯留施設Ⅰは建家本体である廃液貯留施設Ⅰと

附属建家である廃棄物管理施設用廃液貯槽で構成され

る。 

建家本体である廃液貯留施設Ⅰの主要構造は、鉄骨造

（地下貯槽部鉄筋コンクリート造）で、地上1階、建築面

積約900m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして

設計する。構造概要図を第14図に示す。建家内には、放

射線管理施設を収容する。 

10) 廃液貯留施設Ⅱ 

廃液貯留施設Ⅱの主要構造は、鉄筋コンクリート造

で、地上1階、地下1階、建築面積約250m2であり、耐震設

計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図を

第15図に示す。建家内には、放射線管理施設を収容する。 

11) α一時格納庫 

α一時格納庫の主要構造は、鉄骨造（地下部鉄筋コン

クリート造）で、地上1階、地下1階、建築面積約150m2で

あり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。

構造概要図を第17図に示す。建家内には、放射線管理施

設を収容する。 

12) 管理機械棟 

管理機械棟の主要構造は、鉄筋、鉄骨コンクリート造

(一部鉄骨造)で、地上1階(一部2階)、建築面積約760m2で

あり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。

構造概要図を第18図に示す。建家内には、放射線管理施

設を収容する。 

 

 

(１) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類 

(a) 出入管理関係設備 

放射線業務従事者等の出入管理及び汚染管理のため、

出入管理関係設備を設ける。 

(b) 放射線監視設備 

管理区域内主要箇所の作業環境監視を行うため、作業

環境モニタリング設備として、エリアモニタ、室内空気モ

ニタ等を設ける。 

について、廃棄物管理施設の固体廃棄物の受入れ施設に引き渡す

までの間一時保管するために必要な容量を有する保管廃棄設備

を、廃液処理棟、β・γ固体処理棟Ⅰ、β・γ固体処理棟Ⅱ、β・

γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟Ⅳ、α固体処理棟、廃液貯留施

設Ⅰ、β・γ一時格納庫Ⅰ、α一時格納庫、管理機械棟に設ける設

計とする。 

保管廃棄設備は、金属製の保管容器で、廃棄物発生に伴い一時

保管し、受入れ施設に引き渡すまでの間保管するために必要な容

量を有する設計とする。 

なお、廃棄物管理施設には、規則に規定される廃気槽、廃液槽

及び保管廃棄施設に該当する設備はないが、一時保管するための

保管廃棄設備はある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

廃棄物管理施設は、次のとおり、外部電源喪失時においても、

監視設備その他必要な設備に電気を供給する予備電源を設ける。 

具体的な外部電源の喪失時に給電が必要な設備・機器は以下の

とおりである。 

閉じ込め機能を監視する設備としては、非密封の固体廃棄物を

取り扱う区域で、内部の圧力に変動の可能性がある設備あるいは

負圧を維持し負圧の監視が必要な設備、液体廃棄物を取り扱う区

域で、液位計による液位を監視する設備及び漏えい検知器で漏洩

を監視する設備を設ける。 

なお、廃棄物管理施設には、冷却機能を監視する必要がある設

備はない。 

放射線監視設備としては、エリアモニタによる線量率を測定、

監視、警報発報する設備及び負圧を維持する排気設備の排気モニ

タリング設備の排気濃度測定、監視、警報発報する設備を設ける。 

警報設備としては、液体廃棄物の液位異常上昇又は漏えいの警

 

・ β・γ固体処理棟Ⅲの固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点

検において安全機能が健全に維持していることを確認できるよ

う、また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅳの固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点

検において安全機能が健全に維持していることを確認できるよ

う、また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

 

・ α固体処理棟の固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

 

・ 廃液貯留施設Ⅰの固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点検

において安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、

また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様 

① β・γ固体処理棟Ⅱ保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 保管能力 

β・γ固体処理棟Ⅱ装置室 β・γ固体廃棄物A 0.7m3 

 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様 

① β・γ固体処理棟Ⅲ保管廃棄設備 

設置場所 設備 放射性廃棄物の種類 保管能力 

β・γ固体処理棟Ⅲ1階 

廃棄物貯蔵室1 

β・γ固体廃棄物A 

2.56m3 

廃棄物貯蔵室2 2.56m3 

 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様 

① β・γ固体処理棟Ⅳ保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 保管能力 

β・γ固体処理棟Ⅳ 

固化処理作業室 
β・γ固体廃棄物A 1.45m3 

 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る仕様 

① α固体処理棟保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 保管能力 

サービスエリア α固体廃棄物Ａ 0.76㎥ 

 

第十八条（予備電源） 

廃棄物管理施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した

場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができ

る予備電源を設けなければならない。 
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(c) 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量管理のため、個人線量計を

備える。 

(d) 放射能測定設備 

廃棄物管理施設の放射線管理に伴う試料を測定、分析

するための測定機器を備える。 

(２) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類 

(a) 放射線監視設備 

廃棄物管理施設外へ放出する放射性物質の濃度及び敷

地周辺の放射線等を監視するため、周辺環境モニタリング

設備として、排気モニタリング設備、排水モニタリング設

備及び固定モニタリング設備を設ける。 

(b) 気象観測設備 

敷地内に、気象を観測する気象観測設備を設ける。 

 

ト その他廃棄物管理設備の附属施設の構造及び設備 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

固体廃棄物減容処理施設の気体廃棄物の廃棄施設は、

施設を収容する建家及び管理区域系排気設備、セル系排気

設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及

び予備系排気設備で構成する。また、固体廃棄物減容処理

施設を除く廃棄物管理施設の気体廃棄物の廃棄施設は、汚

染のおそれのある管理区域から発生する気体廃棄物を処

理する施設で、施設を収容する又は備える建家及び管理区

域系排気設備並びにβ・γ封入設備、β・γ貯蔵セル、α

ホール設備及びα封入設備から発生する気体廃棄物を処

理するためのセル系排気設備で構成する。本施設の系統概

要図を第21図に示す。 

 

ⅰ) 気体廃棄物の廃棄施設を収容する又は備える建家 

1) 廃液処理棟 

廃液処理棟の主要構造は、鉄骨造（一部鉄筋コンクリ

ート造）で、地上1階（一部2階）、建築面積約660m2であり、

耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。構造概

要図を第2図に示す。建家内には、気体廃棄物の廃棄施設

を収容する。 

2) β・γ固体処理棟Ⅰ 

報を検知・発報する設備、圧力に関する警報を検知・発報する設

備のうち停電時に変動する可能性のあるものである。 

通信連絡設備としては、放送設備及びページング設備である。 

非常照明等の設備・機器としては、安全避難通路に外部電源喪

失時においても機能する避難用の照明を設ける。 

これらの設備・機器を作動するために十分な容量及び連続運転

可能時間を持つ信頼性のある予備電源を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設には、安全設計

上想定される事故が発生した場合において、施設内の人に対し必

要な指示ができるよう、警報装置及び管理機械棟から固体廃棄物

減容処理施設を除く施設内各所に通報するための通信連絡設備と

して、放送設備及び施設内各所間で相互に連絡を行うためのペー

ジング設備を設ける。また、固体廃棄物減容処理施設には、事故

が発生した場合において、建家内の人に対し必要な指示ができる

よう、警報装置及び建家内各所に通報するための通信連絡設備と

して、放送設備及び相互に連絡を行うためのページング設備を設

ける設計とする。 

また、事業所内に居る全ての人に対し的確に指示ができるよう

に、事業所内に構内一斉放送設備を設ける設計とする。 

これら放送設備及びページング設備並びに構内一斉放送設備

には、外部電源喪失時においても確実に通信連絡できるよう予備

 

・ 廃液貯留施設Ⅱの固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点

検において安全機能が健全に維持していることを確認でき

るよう、また、製品の交換による保守又は修理ができる設計

とする。 

 
・ β・γ一時格納庫Ⅰの固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点

検において安全機能が健全に維持していることを確認できるよ

う、また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

 

・ α一時格納庫の固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

 

・ 管理機械棟の固体廃棄物の廃棄施設は、定められた点検におい

て安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、また、

製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様 

① 廃液貯留施設Ⅰ保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 一時保管能力 

廃液貯留施設Ⅰ

１階 
β・γ固体廃棄物 A 0.83 ㎥ 

 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様 

① 廃液貯留施設Ⅱ保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 一時保管能力 

操作室 β・γ固体廃棄物A 0.2 ㎥ 

 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様 

① β・γ一時格納庫Ⅰ保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 保管能力 

β・γ一時格納庫Ⅰ β・γ固体廃棄物A 0.17m3 

 

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る仕様 

① α一時格納庫保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 保管能力 

α一時格納庫建家１階 α固体廃棄物Ａ 0.17㎥ 

 

第十九条（通信連絡設備等） 

事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合に

おいて事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装

置及び通信連絡設備を設けなければならない。 

 

２ 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合にお

いて事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡が

できるよう、通信連絡設備を設けなければならない。 

 

３ 廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備を設

けなければならない。 
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β・γ固体処理棟Ⅰの主要構造は、鉄骨造（一部鉄筋

コンクリート造）で、地上1階（一部半地下）、建築面積

約550m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設

計する。構造概要図を第4図に示す。建家内には、気体廃

棄物の廃棄施設を収容する。 

3) β・γ固体処理棟Ⅱ 

β・γ固体処理棟Ⅱの主要構造は、鉄骨造（地下部鉄

筋コンクリート造)で、地上1階(一部地下1階)、建築面積

約400m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設

計する。構造概要図を第5図に示す。建家内には、気体廃

棄物の廃棄施設を収容する。 

4) β・γ固体処理棟Ⅲ 

β・γ固体処理棟Ⅲの主要構造は、鉄筋コンクリート

造で、地上2階、地下1階、建築面積約1,000m2であり、耐

震設計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要

図を第6図に示す。建家内には、気体廃棄物の廃棄施設を

収容する。 

5) β・γ固体処理棟Ⅳ 

β・γ固体処理棟Ⅳの主要構造は、鉄骨造で、地上1

階（一部2階）、建築面積約490m2であり、耐震設計上の重

要度をＣクラスとして設計する。構造概要図を第7図に示

す。建家内には、気体廃棄物の廃棄施設を収容する。 

6) α固体処理棟 

α固体処理棟の主要構造は、鉄筋コンクリート造で、

地上2階（一部地下1階）、建築面積約1,050m2であり、耐震

設計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図

を第8図に示す。建家内には、気体廃棄物の廃棄施設を収

容する。 

7) α固体貯蔵施設 

α固体貯蔵施設の主要構造は、鉄骨造（地下部鉄筋コ

ンクリート造）で、地上1階、地下1階、建築面積約700m2

であり、耐震設計上の重要度をＢクラス（地下階）及び

Ｃクラス（地上階）として設計する。構造概要図を第13

図に示す。建家内には、気体廃棄物の廃棄施設を収容す

る｡ 

8) 廃液貯留施設Ⅰ 

廃液貯留施設Ⅰは建家本体である廃液貯留施設Ⅰと

附属建家である廃棄物管理施設用廃液貯槽で構成され

電源から電気が供給できるものとする。 

 

第２項について 

安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外

の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、外線

電話及び外線 FAX の交換機を経由する回線及びメタル回線、携帯

電話（災害時優先電話）及び衛星携帯電話の多様な方法による通

信連絡ができる設計としており、外部電源喪失時においても事業

所の外部と確実に通報連絡ができるものとする。 

また、廃棄物管理施設用（固体廃棄物減容処理施設を除く）及

び固体廃棄物減容処理施設用の施設外への通信連絡設備を設ける

設計とする。 

 

第３項について 

廃棄物管理施設は、事業所内の人の退避のための設備として、

外部電源喪失時においても、予備電源又は内蔵した電源で機能す

る避難用の照明を設備し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた

安全避難通路を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【その他廃棄物管理設備の附属施設】 

・ 廃液処理棟のその他の主要な事項は、定められた点検において

安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、また、製

品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備とし

ては、放送設備があり、これらの共有している設備の安全機能が

喪失しても、廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計と

する。 

・ 排水監視施設のその他の主要な事項は、定められた点検におい

て安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、また、

製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

・ β・γ固体処理棟Ⅰのその他の主要な事項は、定められた

点検において安全機能が健全に維持していることを確認で

きるよう、また、製品の交換による保守又は修理ができる設

計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備とし

ては、放送設備があり、放送設備の安全機能が喪失しても、廃棄

物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。 

・ β・γ固体処理棟Ⅱのその他の主要な事項は、定められた点検

において安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、

また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備

としては、放送設備があり、これらの共有している設備の安

全機能が喪失しても、廃棄物管理施設の安全性を損なうこと

のない設計とする。 

・ β・γ固体処理棟Ⅲのその他の主要な事項は、定められた点検

において安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、

また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備

としては放送設備があり、これらの共有している設備の安全

機能が喪失しても、廃棄物管理施設の安全性を損なうことの

ない設計とする。 

・ β・γ固体処理棟Ⅳのその他の主要な事項は、定められた点検

表-1 固体廃棄物の廃棄施設に係る設計条件及び仕様 

① 管理機械棟保管廃棄設備 

設置場所 放射性廃棄物の種類 一時保管能力 

ホット実験室 β・γ固体廃棄物 A １７０リットル 
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る。 

建家本体である廃液貯留施設Ⅰの主要構造は、鉄骨造

（地下貯槽部鉄筋コンクリート造）で、地上1階、建築面

積約900m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして

設計する。構造概要図を第14図に示す。建家内には、気

体廃棄物の廃棄施設を収容する。 

9) 廃液貯留施設Ⅱ 

廃液貯留施設Ⅱの主要構造は、鉄筋コンクリート造

で、地上1階、地下1階、建築面積約250m2であり、耐震設

計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図を

第15図に示す。建家には、気体廃棄物の廃棄施設を備え

る。 

10) α一時格納庫 

α一時格納庫の主要構造は、鉄骨造（地下部鉄筋コン

クリート造）で、地上1階、地下1階、建築面積約150m2で

あり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。

構造概要図を第17図に示す。建家内には、気体廃棄物の

廃棄施設を収容する。 

11) 管理機械棟 

管理機械棟の主要構造は、鉄筋、鉄骨コンクリート造

(一部鉄骨造)で、地上1階(一部2階)、建築面積約760m2で

あり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。

構造概要図を第18図に示す。建家内には、気体廃棄物の

廃棄施設を収容する。 

 

 

ⅱ) 気体廃棄物の廃棄施設の主要な設備 

(a) 管理区域系排気設備 

管理区域系排気設備は、管理区域の各部屋から発生す

る気体廃棄物を処理し、汚染の拡大を防止するため、空

気の汚染のおそれのある区域からその外部へ流れ難い構

造とする。 

(b) セル系排気設備 

セル系排気設備は、主としてセル及びホールから発生

する気体廃棄物を処理し、放射性物質を閉じ込めるため、

セル及びホールの内部を、隣接する区域より負圧に維持

できる設計とする。 

(c) グローブボックス系排気設備 

1.4 放射性物質等の閉じ込めに関する設計 

(1) 廃棄物管理施設の放射性物質による汚染の可能性のある区

域に対しては、排気設備を設ける設計とする。 

(2) 排気設備は、空気が、汚染の可能性のある区域からその外部

へ流れ難い設計とする。 

(3) 放射性物質による汚染の可能性のある区域は、汚染の種類及

び程度に応じて、壁等により気密にするなど適切に区画し、内

部の換気又は負圧維持を行い、区画の内部の空気がその外部に

流れ難いように設計する。 

換気又は負圧に維持することによる閉じ込め機能を有する

設備はセメント固化装置、β・γ圧縮装置Ⅰ、β・γ圧縮装置

Ⅱ、β・γ焼却装置、β･γ封入設備、β･γ貯蔵セル、α封入

設備、α焼却装置、αホール設備、α固体処理棟予備処理装置、

分析フード、前処理セル、焼却溶融セル、保守ホール、固体廃

棄物減容処理施設廃液貯槽とする。この内、α封入設備、α焼

却装置、αホール設備、α固体処理棟予備処理装置は、β・γ

核種を取り扱う設備より負圧を深くし、隣接する区域の空気は

この区域に流入するようにして、他の区域へ流れ難いように設

計する。 

(4) 液体廃棄物を内蔵する設備・機器は、漏えいの発生防止、漏

えいの早期検出及び拡大防止、建家外への漏えい防止、敷地外

への管理されない放出の防止を考慮した設計とする。 

液体廃棄物を内蔵する設備及び機器は廃液蒸発装置Ⅰ、廃液

蒸発装置Ⅱ、排水監視設備、β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、処

理済廃液貯槽、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱである。それぞれ、ピ

ットや堰、漏えい検出器を備える設計とする。 

 

1.5 火災及び爆発の防止に関する設計 

火災により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることを防止

するため、原則として消防法、建築基準法の国内法に基づくとと

もに、火災の発生防止、火災の検知及び消火並びに火災の影響の

軽減の方策を適切に組み合わせた措置を講じた設計とする。 

具体的には、廃棄物管理施設には、建築基準法に基づき防火区

画を設ける。また、廃棄物管理施設の管理区域内には可燃性の物

を、原則、設置及び保管しないこととし、やむを得ず管理区域内

に保管が必要なもの（作業上必要なマニュアルや防護資材等）は、

必要最小限とし、かつ鋼製扉を有する保管棚内に保管し、使用の

都度、必要な量を持ち出すとともに、使用後は速やかに所定の場

において安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、

また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備とし

ては、放送設備があり、放送設備の安全機能が喪失しても、廃棄

物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。 

・ α固体処理棟のその他の主要な事項は、定められた点検にお

いて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

・ 固体集積保管場Ⅰのその他の主要な事項は、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備

としては、放送設備があり、放送設備の安全機能が喪失して

も、廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とす

る。 

・ 固体集積保管場Ⅱのその他の主要な事項は、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備

としては、放送設備があり、放送設備の安全機能が喪失して

も、廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とす

る。 

・ 固体集積保管場Ⅲのその他の主要な事項は、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備

としては、放送設備があり、放送設備の安全機能が喪失して

も、廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とす

る。 

・ 固体集積保管場Ⅳのその他の主要な事項は、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備

としては、放送設備があり、放送設備の安全機能が喪失して

も、廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計とす

る。 

・ α固体貯蔵施設のその他の主要な事項は、定められた点検にお

いて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま
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グローブボックス系排気設備は、固体廃棄物減容処理

施設のグローブボックスから発生する気体廃棄物を処理

し、汚染の拡大を防止するため、グローブボックスの設

置場所より負圧に維持できる設計とする。 

(d) フード系排気設備 

フード系排気設備は、固体廃棄物減容処理施設のフー

ドから発生する気体廃棄物を処理し、汚染の拡大を防止

するため、必要な面風速の確保ができる設計とする。 

(e) 予備系排気設備 

予備系排気設備は、固体廃棄物減容処理施設のセル系

排気設備及びグローブボックス系排気設備の予備系統と

なる排気設備で、主として定期点検の際、セル及びグロ

ーブボックスを負圧に維持できる設計とする。 

 

上記の設備で処理した気体廃棄物は、建家の排気口から放

出する設計とする。また、α固体処理棟排気筒、β・γ固体

処理棟Ⅲ排気筒及び固体廃棄物減容処理施設排気筒は耐震

設計上の重要度をＢクラスとして設計する。 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 固体廃棄物減容処理施設を除く管理区域系排気設備

（高性能フィルタ1段） 

(b) 固体廃棄物減容処理施設を除くセル系排気設備（高性

能フィルタ2段） 

(c) 固体廃棄物減容処理施設の管理区域系排気設備、グロ

ーブボックス系排気設備及びフード系排気設備（高性

能フィルタ1段） 

(d) 固体廃棄物減容処理施設のセル系排気設備及び予備

系排気設備（高性能フィルタ2段） 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

(a) 固体廃棄物減容処理施設を除く管理区域系排気設備

における高性能フィルタの系統捕集効率99%以上（0.3

μm以上DOP粒子に対して） 

(b) 固体廃棄物減容処理施設を除くセル系排気設備にお

ける高性能フィルタの系統捕集効率99.99%以上（0.3μ

m以上DOP粒子に対して） 

(c) 固体廃棄物減容処理施設の管理区域系排気設備、グロ

ーブボックス系排気設備及びフード系排気設備におけ

所に戻すことや主要な安全機能への影響を低減するよう不燃材を

設置する。 

さらに、火災時の閉じ込め機能確保の観点から廃棄物管理施設

の各排気系は、火災の影響を相互に受けない設計とし、セル内に

設置するインセルフィルタは、火災延焼を防護するため火炎防止

型のフィルタを設ける、廃棄物管理施設は、隣接施設との距離を

確保するとともに、施設周辺には爆発の潜在的可能性のある可燃

性流体を大量に保有するタンク類を設置しない。また、施設内に

設置される予備電源設備の燃料供給槽は、消防法の設置基準に基

づき設置することにより火災の影響軽減を図る。 

なお、廃棄物管理施設で受け入れて処理を行う放射性廃棄物

は、発火、爆発性等の無い安全性の確認されたものとするため、

爆発が発生するおそれはない。 

(1) 火災の発生を防止するため、主要な設備及び機器は、可能な限

り不燃性又は難燃性材料を使用する設計とする。 

廃棄物管理施設の建家の主要な材料は、鉄筋コンクリート又は

鉄骨の不燃材を用いる。 

また、やむを得ず不燃性以外の材料（ネオプレンゴム、ポリカ

ーボネート及び PVC）を使用する場合は、付近の着火源を排除す

るとともに、焼却処理及び溶融処理などからの熱影響がないよう

に設計する。 

さらに、焼却溶融炉及び２次燃焼器の近傍には、原則として電

気ケーブルを配置しないが、やむを得ず配置する場合は、金属製

の保護管又は金属製のカバー内に配線する。 

火災のおそれのある電気設備、予備電源設備、焼却や溶融処理

を行う設備、無停電電源装置には、過電流、温度上昇、圧力上昇、

漏えいの検知又は防止する設計とする。 

具体的には廃棄物管理施設のβ・γ焼却装置、α焼却装置及び

焼却溶融炉の炉内温度の異常上昇及び負圧の異常低下に対して

は、燃料又は電源、廃棄物の供給停止、焼却空気量の制限を行う。

また急速な炉内圧力上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作する

ように設計する。 

(2) 早期に火災を検知し、迅速に消火を行うため、自動火災報知設

備及び消火設備を設ける設計とする。 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の

安全性が損なわれないよう、自動火災報知設備及び必要な場所に

火災信号を表示することにより火災及び爆発の発生を早期に感

知し、及び消火する設計とする。なお、廃棄物管理施設に受け入

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備

としては、可搬型発電機、放送設備があり、これらの共有し

ている設備の安全機能が喪失しても、廃棄物管理施設の安全

性を損なうことのない設計とする。 

・ 廃液貯留施設Ⅰのその他の主要な事項は、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備

としては、放送設備があり、これらの共有している設備の安

全機能が喪失しても、廃棄物管理施設の安全性を損なうこと

のない設計とする。 

・ 廃液貯留施設Ⅱのその他の主要な事項は、定められた点検に

おいて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備

としては、放送設備があり、これらの共有している設備の安

全機能が喪失しても、廃棄物管理施設の安全性を損なうこと

のない設計とする。 

・ β・γ一時格納庫Ⅰのその他の主要な事項は、定められた点検

において安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、

また、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備とし

ては、放送設備があり、放送設備の安全機能が喪失しても、廃棄

物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。 

・ α一時格納庫のその他の主要な事項は、定められた点検にお

いて安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、ま

た、製品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備とし

ては、放送設備があり、放送設備の安全機能が喪失しても、廃棄

物管理施設の安全性を損なうことのない設計とする。 

・ 管理機械棟のその他の主要な事項は、定められた点検において

安全機能が健全に維持していることを確認できるよう、また、製

品の交換による保守又は修理ができる設計とする。 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備とし

ては、放送設備があり、これらの共有している設備の安全機能が

喪失しても、廃棄物管理施設の安全性を損なうことのない設計と

する。 
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る高性能フィルタの系統捕集効率99.9%以上（0.3μm以

上DOP粒子に対して） 

(d) 固体廃棄物減容処理施設のセル系排気設備及び予備

系排気設備における高性能フィルタの系統捕集効率

99.999%以上（0.3μm以上DOP粒子に対して） 

(e) 排気風量 

α固体処理棟排気筒    ；  約41,000m3／h 

β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒 ；  約58,800m3／h 

固体廃棄物減容処理施設排気筒；  約64,000m3／h 

(ⅳ) 廃気槽の最大保管廃棄能力 

気体廃棄物の保管廃棄のための廃気槽を設置しないの

で該当なし。 

(ⅴ) 排気口の位置 

(a) α固体処理棟排気筒 

位     置 α固体処理棟西側約 7m 

排気口地上高さ 約40m 

(b) β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒 

位     置 β・γ固体処理棟Ⅲ南側約11m 

排気口地上高さ 約25m 

(c) 固体廃棄物減容処理施設排気筒 

位     置 固体廃棄物減容処理施設南側 

排気口地上高さ 約40m 

(d) その他の排気口 

上記以外の排気口の位置は、管理区域系排気設備又はセ

ル系排気設備を設置する各建家（ただし、α固体処理棟、

β・γ固体処理棟Ⅲ及び固体廃棄物減容処理施設を除く。）

の側部又は上部とする。 

 

(２) 液体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

本施設は、各建家内で発生した液体廃棄物を廃液の性

状に応じて処理又は一時貯留するもので、廃液貯留施設

Ⅰ、β・γ固体処理棟Ⅲ、α固体処理棟及び固体廃棄物減

容処理施設の建家並びにα固体処理棟廃液予備処理装置、

β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、廃棄物管理施設用廃液貯槽

及び固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽で構成する。 

 

ⅰ) 液体廃棄物の廃棄施設を収容する建家 

れる廃棄物は、発火、爆発性の無い、安全性が確認されたものと

する。 

具体的には、大部分が不燃材で構築された施設（排水監視施設）

を除き、廃棄物の処理、管理、受入れ施設には自動火災報知設備

を設け、廃棄物管理施設の各施設（固体廃棄物減容処理施設を除

く。）から管理機械棟の集中監視設備に、及び固体廃棄物減容処

理施設は当該施設の運転監視室の集中監視設備に表示するとと

もに、警備所にも表示する設計とすることにより火災及び爆発の

発生を早期に感知し、及び自動又は手動にて消火する設計とす

る。なお、これらは商用系電源喪失時に予備電源設備から給電を

受ける。 

また、消火については、消火器、消火栓設備（屋内、屋外）を

建築基準法及び消防法に基づき配置し、セルやαホールなど接近

しての消火作業が困難な施設には、ガス消火設備で構成する消火

設備を設ける設計とする。なお、消火対象セル周辺の従事者に設

備の作動を知らせる警報を発する。 

(3) 廃棄物管理施設は、火災により廃棄物管理施設の安全性が損な

われることを防止するため、(1)及び(2)の措置を講じるととも

に、以下の火災及び爆発の発生による影響低減のための措置を講

じる。 

廃棄物管理施設には、閉じ込め機能及び遮蔽機能が損なわれな

いよう、防火区画を設ける。 

また、廃棄物管理施設の管理区域内には可燃性の物を、原則、

設置及び保管しないこととするが、やむを得ず管理区域内に保管

が必要なもの（作業上必要なマニュアルや防護資材等）は、必要

最小限とし、かつ鋼製扉を有する保管棚内に保管し、使用の都度、

必要な量を持ち出すとともに、使用後は速やかに保管棚に戻す。

また、可燃性の物で前述の対応が出来ないものについては不燃材

で覆い、火災の影響を低減する措置を行う。 

さらに、火災時の閉じ込め機能確保の観点から廃棄物管理施設

の各排気系は、火災の影響を相互に受けない設計とし、セル内に

設置するインセルフィルタは、火災延焼を防護するため、下流側

へ火炎が伝わらないよう金属メッシュを備えた火炎防止型のフ

ィルタを設ける、廃棄物管理施設は、隣接施設との距離を確保し、

万一施設において火災が発生した際の周辺施設への延焼を防止

する。施設内に設置される予備電源設備の燃料供給槽は、火災の

影響軽減の措置を図る。 

このほか、建家内に設置する消火器や大洗研究所に設置する防

放射性廃棄物による汚染の防止 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家は、人が頻繁に出入りする建家内部の壁、

床その他の部分で汚染が生じても汚染を除去しやすいもの

とするため、人が触れるおそれがある表面は合成樹脂塗料等

で仕上げる設計とする。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家は、人が頻繁に出入りする建家内部の

壁、床その他の部分で汚染が生じても汚染を除去しやすいも

のとするため、人が触れるおそれがある表面は合成樹脂塗料

等で仕上げる設計とする。 

 

 

換気設備 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家は、吸気口を廃液処理棟排気口からの排気

を直接吸入し難い位置に設ける設計とする。 

・ 廃液貯留施設Ⅰ建家は、吸気口を廃液貯留施設Ⅰ排気口か

らの排気を直接吸入し難い位置に設ける設計とする。 

 

 

搬送設備 

【建家】 

・ 廃液処理棟建家のジブクレーンは、放射性廃棄物を搬送

する能力を有し、動力の供給が停止した場合に、放射性廃

棄物を安全に保持できる設計とする。 

表-1 廃液処理棟建家に係る仕様 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅰ建家の天井クレーンは、放射性廃棄物

を搬送する能力を有し、動力の供給が停止した場合に、放射

性廃棄物を安全に保持できる設計とする。 

② 搬送設備に係る仕様 

基 数 １基 

仕 様 

型 式 ジブクレーン 

定格荷重 1.5t 

実揚程 6 m 
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1) 廃液貯留施設Ⅰ 

廃液貯留施設Ⅰは建家本体である廃液貯留施設Ⅰと附

属建家である廃棄物管理施設用廃液貯槽で構成される。 

廃棄物管理施設用廃液貯槽の建家の主要構造は、鉄筋

コンクリート造で、地上1階、地下1階、建築面積約30m2で

あり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。構

造概要図を第14図に示す。建家内には、液体廃棄物の廃棄

施設の廃棄物管理施設用廃液貯槽を収容する。 

2) β・γ固体処理棟Ⅲ 

β・γ固体処理棟Ⅲの主要構造は、鉄筋コンクリート造

で、地上2階、地下1階、建築面積約1,000m2であり、耐震設

計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図を第

6図に示す。建家内には、液体廃棄物の廃棄施設のβ・γ固

体処理棟Ⅲ廃液貯槽（廃液移送容器を除く。）を収容する。 

3) α固体処理棟 

α固体処理棟の主要構造は、鉄筋コンクリート造で、地

上2階（一部地下1階）、建築面積約1,050m2であり、耐震設

計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図を第

8図に示す。建家内には、液体廃棄物の廃棄施設のα固体処

理棟廃液予備処理装置を収容する。 

 

 

ⅱ) 液体廃棄物の廃棄施設の主要な設備 

(a) α固体処理棟廃液予備処理装置 

α固体処理棟廃液予備処理装置は、主としてαホール

設備で発生した液体廃棄物の予備処理を行うための装置

で、α固体処理棟に設置する。 

本装置は、主として貯留タンク及び化学処理タンクか

ら構成し、タンクの周囲には、漏えいの拡大防止のための

堰を設ける設計とする。 

(b) β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽 

β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽は、β・γ固体処理棟Ⅲの

管理区域内で発生した液体廃棄物を一時貯留するための

設備で、β・γ固体処理棟Ⅲに設置する。 

本貯槽は、主として貯留タンク及び廃液移送容器から

構成し、タンクの周囲には、漏えいの拡大防止のための堰

を設ける設計とする。 

(c) 廃棄物管理施設用廃液貯槽 

火資機材との組み合わせにより初期消火活動が可能な体制とす

る。 

 

1.6 耐震設計 

1.6.1 耐震設計の基本方針 

1.6.1.1 廃棄物管理施設 

廃棄物管理施設は、「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則」及び同解釈（平成 25年 12月 18日施行）

を適用し、適切と認められる設計用地震力に対してこれが大き

な事故の誘因とならないよう十分な耐震性を持たせるため、以

下の方針に基づき、耐震設計を行う。 

(1) 廃棄物管理施設の建家、設備、機器及びそれらの支持構造

物は、十分な強度・剛性及び耐力を有する構造とする。 

(2) 廃棄物管理施設の耐震設計上の重要度は、「発電用原子炉

施設に関する耐震設計審査指針」(平成 18年 9月 19日 原

子力安全委員会決定)を参考に地震により発生する可能性の

ある放射線による環境への影響の観点から Sクラス、Bクラ

ス及び C クラスに分類し、それぞれ重要度に応じた耐震設

計を行う。 

(3) 廃棄物管理施設の構造計画及び配置計画に際しては、地震

の影響が低減されるように考慮する。 

 

1.6.2 耐震設計上の重要度分類 

1.6.2.1  機能上の分類 

廃棄物管理施設の耐震設計上の施設別重要度を、次のように

分類する。 

(1) Sクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係

しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可

能性のある施設、これらの施設の機能喪失により事故に至っ

た場合の影響を緩和し、放射線による公衆への影響を軽減す

るために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能

を支援するために必要となる施設並びに地震に伴って発生す

るおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために

必要となる施設であって、環境への影響が大きいものをいう。

上記の「環境への影響が大きい」とは、敷地周辺の公衆の実

効線量が 5ミリシーベルトを超えることをいう。 

(2)  Bクラスの施設 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅱ建家の天井クレーンは、放射性廃棄物

を搬送する能力を有し、動力の供給が停止した場合に、放射

性廃棄物を安全に保持できる設計とする。 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅲ建家の天井クレーンは、放射性廃棄物

を搬送する能力を有し、動力の供給が停止した場合に、放射

性廃棄物を安全に保持できる設計とする。 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅳ建家の天井クレーンは、放射性廃棄物

を搬送する能力を有し、動力の供給が停止した場合に、放射

性廃棄物を安全に保持できる設計とする。 

表-1 β・γ固体処理棟Ⅰ建家に係る搬送設備の仕様 

① 天井クレーン 

基 数 1基 

仕 様 

型 式 天井走行クレーン 

定格荷重 1.0t 

実揚程 8m 

 

表-1 β・γ固体処理棟Ⅱ建家に係る搬送設備の仕様 

① 天井クレーン 

基 数 1基 

仕 様 

型 式 天井走行クレーン 

定格荷重 1.0t 

実揚程 12m 

 

表-1 β・γ固体処理棟Ⅲ建家に係る搬送設備の仕様 

① 天井クレーン 

基 数 1基 

仕 様 

型 式 天井走行クレーン 

定格荷重 2t 

実揚程 12m 
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廃棄物管理施設用廃液貯槽は、各建家の汚染のおそれ

のある管理区域内で発生した液体廃棄物を一時貯留する

ものである。 

また、貯槽には、漏えいを早期に検出するための検出器

を備え、万一、漏えいが生じたとしても漏えいの拡大を防

止することができる設計とする。 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

主要な設備及び機器の種類を第6表に示す。 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

廃棄物の処理能力を第6表に示す。 

 

 

 

(ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 

液体廃棄物の保管廃棄を行わないので該当なし。 

(ⅴ) 排水口の位置 

廃棄物管理施設で発生する液体廃棄物は、廃棄物管理設

備本体の液体廃棄物の処理施設で処理した後、当該処理施設

の排水口から放出する。 

 

(３) 固体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

廃棄物管理施設で発生する固体廃棄物は、廃棄物管理設

備本体の固体廃棄物の処理施設及び管理施設で処理及び管

理を行うが、本施設は、廃棄物管理設備本体で処理及び管理

を行うまでの固体廃棄物を保管するもので、耐火性を有する

容器等で構成する。 

 

ⅰ) 固体廃棄物の廃棄施設を収容する建家 

1) 廃液処理棟 

廃液処理棟の主要構造は、鉄骨造（一部鉄筋コンクリ

ート造）で、地上1階（一部2階）、建築面積約660m2であり、

耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。構造概

要図を第2図に示す。建家内には、固体廃棄物の廃棄施設

を収容する。 

2) β・γ固体処理棟Ⅰ 

β・γ固体処理棟Ⅰの主要構造は、鉄骨造（一部鉄筋

コンクリート造）で、地上1階（一部半地下）、建築面積

安全機能を有する施設のうち、機能喪失した場合の影響が

S クラス施設と比べ小さく、限定的な遮蔽能力及び閉じ込め

能力を期待する施設 

(3)  Cクラスの施設 

S クラスに属する施設及び B クラスに属する施設以外の一

般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

廃棄物管理施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある当

該施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響

の程度に応じて算定した地震力は、損壊により公衆に放射線障害

を及ぼさないものである。したがって、S クラス施設はなく、B

クラス及び Cクラス施設を有するものとする。 

 

1.6.2.2 クラス別施設 

前項に基づく廃棄物管理施設のクラス別施設を第 1.6.1 表

及び第 1.6.2表に示す。 

なお、第 1.6.1表には、当該施設を支持する建家、設備の支

持機能が維持されることを確認する地震動についても併記す

る。 

 

1.6.3 地震力の算定法 

(1) 廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力の算定は、以下

に示す方法による。 

a. 建家、設備 

水平地震力は、地震層せん断力係数 Cｉに、以下に示す

施設の重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該建家

階層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Bクラス     1.5 

Cクラス     1.0 

ここで、地震層せん断力係数 Ciは、標準せん断力係数

C0を 0.2とし、建家、設備の振動特性、地盤の種類等を

考慮して求められる値とする。 

b. 機器・配管系 

各耐震クラスの地震力は、上記 a.に示す地震層せん断

力係数 Ci に施設の重要度分類に応じた係数を乗じたも

のを水平震度とし、当該水平震度を 20％増しとした水平

地震力より求めるものとする。 

なお、Bクラスの施設のうち、共振のおそれのあるもの

 

・ α固体処理棟建家の天井クレーンは、放射性廃棄物を搬送

する能力を有し、動力の供給が停止した場合に、放射性廃棄

物を安全に保持できる設計とする。 

 

【廃棄物管理設備本体の処理施設】 

・ β・γ圧縮装置Ⅰの廃棄物搬送設備は、放射性廃棄物を搬

送する能力を有し、動力の供給が停止した場合に、放射性廃

棄物を安全に保持できる設計とする。 

 

 

表-1 β・γ固体処理棟Ⅳ建家に係る搬送設備の仕様 

① 天井クレーン 

基 数 1基 

仕 様 

型 式 天井走行クレーン 

定格荷重 10.0t 

実揚程 11m 

 

表-1 α固体処理棟建家に係る搬送設備の仕様 

① 天井クレーン 

基 数 １基 

仕 様 

型 式 天井走行クレーン 

定格荷重 主巻10t / 補巻１t 

実揚程 主巻９m / 補巻９m 

 

表-2 β･γ圧縮装置Ⅰに係る搬送設備の仕様 

廃棄物搬送設備 

① 搬送コンベアA・B 

 

数  量 2基 

仕
様 

型式 電動ベルトコンベア 

機長・機幅 5250㎜×475mm 

搬送速度 10m/min 

② 空ペール缶回収コンベア1・2 

 

数  量 2基 

仕
様 

型式 グラビティコンベア 

機長・機幅 5000㎜×375mm 
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約550m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設

計する。構造概要図を第4図に示す。建家内には、固体廃

棄物の廃棄施設を収容する。 

3) β・γ固体処理棟Ⅱ 

β・γ固体処理棟Ⅱの主要構造は、鉄骨造（地下部鉄

筋コンクリート造)で、地上1階(一部地下1階)、建築面積

約400m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設

計する。構造概要図を第5図に示す。建家内には、固体廃

棄物の廃棄施設を収容する。 

4) β・γ固体処理棟Ⅲ 

β・γ固体処理棟Ⅲの主要構造は、鉄筋コンクリート

造で、地上2階、地下1階、建築面積約1,000m2であり、耐

震設計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要

図を第6図に示す。建家内には、固体廃棄物の廃棄施設を

収容する。 

5) β・γ固体処理棟Ⅳ 

β・γ固体処理棟Ⅳの主要構造は、鉄骨造で、地上1階

（一部2階）、建築面積約490m2であり、耐震設計上の重要

度をＣクラスとして設計する。構造概要図を第7図に示

す。建家内には、固体廃棄物の廃棄施設を収容する。 

6) α固体処理棟 

α固体処理棟の主要構造は、鉄筋コンクリート造で、

地上2階（一部地下1階）、建築面積約1,050m2であり、耐震

設計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図

を第8図に示す。建家内には、固体廃棄物の廃棄施設を収

容する。 

7) α固体貯蔵施設 

α固体貯蔵施設の主要構造は、鉄骨造（地下部鉄筋コ

ンクリート造）で、地上1階、地下1階、建築面積約700m2

であり、耐震設計上の重要度をＢクラス（地下階）及び

Ｃクラス（地上階）として設計する。構造概要図を第13

図に示す。建家内には、固体廃棄物の廃棄施設を収容す

る｡ 

8) 廃液貯留施設Ⅰ 

廃液貯留施設Ⅰは建家本体である廃液貯留施設Ⅰと

附属建家である廃棄物管理施設用廃液貯槽で構成され

る。 

建家本体である廃液貯留施設Ⅰの主要構造は、鉄骨造

についてはその影響の検討を行うこととする。 

 

1.6.4 荷重の組合せと許容限界 

1.6.4.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建家、設備  

a. 平常時の状態 

廃棄物管理施設が、通常の運転状態にあり、通常の自

然条件下におかれている状態 

b. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件 

(2) 機器・配管系 

a. 平常時の状態 

運転条件が所定の範囲内にある状態 

 

1.6.4.2 荷重の種類 

(1)  建家、設備 

a. 廃棄物管理施設の置かれている状態にかかわらず常

時作用している荷重、すなわち固定荷重、積載荷重、土

圧、水圧及び通常の気象条件による荷重 

b. 平常時の状態で施設に作用する荷重 

c. 地震力、風荷重 

ただし、平常時の状態で施設に作用する荷重には機

器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震

力には、地震時土圧、機器・配管系からの反力等による

荷重が含まれているものとする。 

(2) 機器・配管系 

a. 平常時の状態で施設に作用する荷重 

b. 地震力 

 

1.6.4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重の組合せは以下による。 

(1)  建家、設備 

地震力と常時作用している荷重及び平常時の状態で

施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

(2) 機器・配管系 

地震力と平常時の状態で施設に作用する荷重とを組

み合わせる。 

 

 

 

 

 

・ β・γ焼却装置の固体廃棄物投入機（固体廃棄物ストック

コンベア、固体廃棄物投入コンベア）、廃棄物移送用エレベ

ータは、放射性廃棄物を搬送する能力を有し、動力の供給が

停止した場合に、放射性廃棄物を安全に保持できる設計とす

③ 払出しコンベア 

 

数  量 2基 

仕
様 

型式 電動ベルトコンベア 

機長・機幅 1150㎜×460mm 

搬送速度 10m/min 

④ 反転機 

 

数  量 1基 

仕
様 

型式 電動反転機 

機長・機幅 3850㎜×1275mm 

搬送速度 

前進 10m/min 

後進 20m/min 

（インバータ2段制御） 

⑤ 搬入コンベア 

 

数  量 1基 

仕
様 

型式 チェーン駆動スラットコンベア 

搬送速度 10m/min 

⑥ リフター 

 

数  量 1基 

仕
様 

型式 電動リフター 

昇降速度 max 15m/min（インバータ可変速） 

⑦ リフターコンベア 

 

数  量 1基 

仕
様 

型式 チェーン駆動スラットコンベア 

搬送速度 10m/min 
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（地下貯槽部鉄筋コンクリート造）で、地上1階、建築面

積約900m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして

設計する。構造概要図を第14図に示す。建家内には、固

体廃棄物の廃棄施設を収容する。 

9) 廃液貯留施設Ⅱ 

廃液貯留施設Ⅱの主要構造は、鉄筋コンクリート造

で、地上1階、地下1階、建築面積約250m2であり、耐震設

計上の重要度をＢクラスとして設計する。構造概要図を

第15図に示す。建家には、固体廃棄物の廃棄施設を収容

する。 

10) β・γ一時格納庫Ⅰ 

β・γ一時格納庫Ⅰの主要構造は、鉄骨造（地下部鉄

筋コンクリート造）で、地上1階、地下1階、建築面積約

190m2であり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計

する。構造概要図を第16図に示す。建家には、固体廃棄

物の廃棄施設を収容する。  

11) α一時格納庫 

α一時格納庫の主要構造は、鉄骨造（地下部鉄筋コン

クリート造）で、地上1階、地下1階、建築面積約150m2で

あり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。

構造概要図を第17図に示す。建家内には、固体廃棄物の

廃棄施設を収容する。 

12) 管理機械棟 

管理機械棟の主要構造は、鉄筋、鉄骨コンクリート造

(一部鉄骨造)で、地上1階(一部2階)、建築面積約760m2で

あり、耐震設計上の重要度をＣクラスとして設計する。

構造概要図を第18図に示す。建家内には、固体廃棄物の

廃棄施設を収容する。 

 

 

ⅱ) 固体廃棄物の廃棄施設の主要な設備 

該当なし。 

 

(４) 非常用電源設備の構造 

該当なし。 

 

(５) 主要な実験設備の構造 

実験設備を設置しないので該当なし。 

(3) 荷重の組合せ上の留意事項 

耐震クラスの異なる施設を支持する建家、設備の当該

部分の支持機能を確認する場合においては、支持される

施設の耐震クラスに応じた地震力と常時作用している

荷重、平常時の状態で施設に作用する荷重及びその他必

要な荷重とを組み合わせる。 

 

1.6.4.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対す

る許容限界は、以下のとおりとする。 

(1) 建家、設備 

a. 建家、設備 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。 

b. 耐震クラスの異なる施設を支持する建家、設備 

耐震クラスの異なる施設が、それを支持する建家、設

備の変形等に対してその機能が損なわれないものとす

る。 

c. 建家、設備の保有水平耐力 

建家、設備については、当該建家、設備の保有水平耐

力が必要保有水平耐力に対して重要度に応じた適切な

安全余裕を有していることを確認するものとする。必

要保有水平耐力は、安全上適切と認められる規格及び

基準に基づく方法により算定するものとする。ここで

いう「安全上適切と認められる規格及び基準」とは、建

築基準法等がこれに相当する。なお、必要保有水平耐力

の算定においては、地震層せん断力係数に乗じる施設

の重要度分類に応じた係数は 1.0 とし、その際に用い

る標準せん断力係数 C0は 1.0とする。 

 

(2) 機器・配管系 

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容

限界とする。 

 

1.6.5 主要施設の耐震構造 

廃棄物管理施設の主要施設は、廃棄物管理設備本体及び放

射性廃棄物の受入れ施設で構成する。それらの各施設は、耐

震上の重要度に応じた耐震構造を有する設計とする。 

る。 

 

 

 

【廃棄物管理設備本体の管理施設】 

・ 固体集積保管場Ⅰのフォークリフトは、放射性廃棄物を搬

送する能力を有し、動力の供給が停止した場合に、放射性廃棄

物を安全に保持できる設計とする。 

 

・ 固体集積保管場Ⅳの天井クレーン、フォークリフト、エレ

ベータは、放射性廃棄物を搬送する能力を有し、動力の供給

が停止した場合に、放射性廃棄物を安全に保持できる設計と

する。 

表-2 β・γ焼却装置に係る搬送設備の仕様 

① 固体廃棄物投入機 

①-1 固体廃棄物ストックコンベヤ 

 

数  量 1基 

仕
様 

型式 ベルトコンベヤ 

コンベヤ全長 6420㎜ 

運搬量 1.25t/Hr 

ベルト速度 約2.5m/min 

①-2 固体廃棄物投入コンベヤ 

 

数  量 1基 

仕
様 

型式 ベルトコンベヤ 

コンベヤ全長 4250㎜ 

運搬量 1.25t/Hr 

ベルト速度 約2.5m/min 

② 廃棄物移送用エレベータ 

基 数 1基 

仕 様 

型 式 人荷用エレベータ 

積載荷重 2,000kg 

 

表-1 固体集積保管場Ⅰに係る搬送設備の仕様 

  ① フォークリフト 

基 数 1基 

仕
様 

型 式 バッテリーフォークリフト 

定格荷重 5,600kg/800mm 
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(６) その他の主要な事項 

a) 消防設備 

廃棄物管理施設には、消防法、建築基準法等に基づき、

消火設備及び自動火災報知設備を設ける。 

b) 電気設備 

廃棄物管理施設は、外部電源として北受電所又は南受電

所から商用系及び非常系の2系統の電源の供給を受けるもの

とする。また、外部電源喪失時に備えて負圧を維持する設備

及び必要な監視、警報、通信連絡に使用する設備に給電する

十分な容量の予備電源を設ける。 

特に固体廃棄物減容処理施設の予備電源の主な仕様は以

下とする。 

発電装置       種   類：ディーゼル発電式 

容   量：約1,000kVA 

基   数：1基 

耐震クラス：Ｃ（Ｂ） 

無停電電源装置    種   類：蓄電池式 

容   量：約150kVA 

基   数：1基 

耐震クラス：Ｃ（Ｂ） 

 

c) 通信連絡設備 

廃棄物管理施設内外の必要箇所との通信連絡を行うため

の多様な通信連絡設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

Ｂ  廃棄の方法 

イ  廃棄物管理の方法の概要 

廃棄物管理施設では、放射性廃棄物を液体廃棄物と固体廃棄

物に大別して管理に適した性状となるように処理し、最終処分

が行われるまでの間管理する。 

(1)  液体廃棄物の処理方法の概要 

液体廃棄物は、発生元施設で放射性物質の濃度により区分

主要施設の建家、設備は、鋼材又は鉄筋コンクリートを主

体とした堅牢な構造とし、それぞれの耐震クラスに応じた耐

震性を有するものとする。 

また、主要な機器・配管系を直接又は間接に支持する構造

物は、当該機器・配管系の耐震クラスに応じた支持機能を有

するものとする。 

建家、設備及び機器は、それぞれの規模、重量及び耐震設

計上の重要度を考慮して、以下のような設置方法及び設置地

盤の選定を行う。 

a)  建家、設備の基礎(装置基礎を含む)を直接基礎とする

場合の許容支持力度を、見和層上部層の上位の砂層及び

下位の砂層について、平板載荷試験結果に基づいて算定

すると、根入れ深さによる効果を無視したとしても、そ

れぞれ 127.4kN／m2 及び 343.2kN／m2 を超えている。ま

た、見和層上部層のシルト層における許容支持力度につ

いて、室内土質試験の結果に基づいて算定すると、基礎

底面の最小幅による効果及び基礎の根入れ深さによる効

果を無視したとしても、三軸圧縮試験結果から、127.4kN

／m2を超えている。 

b)  建家、設備の基礎を杭基礎とする場合は、見和層上部

層の下位の砂層における N 値がほとんどの位置において

標準貫入試験の上限値である 50 以上に達していること

から、この層に支持させることにより、十分な支持力を

得ることができる。 

これらに基づき、建家、設備の基礎計画に当たっては、

当該建家、設備の構造、常時接地圧、耐震設計上の重要

度分類を考慮して支持地盤及び基礎形式の選定を行うこ

ととする。特に耐震設計上の重要度分類 Bクラスの建家、

設備については見和層の上部層を支持地盤とし、基礎を

直接基礎とする場合は、常時接地圧が 127.4kN／m2 を超

えるものは見和層上部層の下位の砂層に支持させ、また、

基礎を杭基礎とする場合は、N値が 50以上の層に支持さ

せることとする。 

また、建家、設備の常時接地圧は、平板載荷試験結果に

基づく許容支持力度の推定結果に裕度を見込み、最大で

も 245.1kN／m2を超えないように設計する。 

なお、耐震設計上の重要度分類 B クラスの施設又は設

備の入っている施設は廃液処理棟、β・γ固体処理棟Ⅲ、

 

 

 

 

 

処理施設及び廃棄施設 

【廃棄物管理設備本体の処理施設】 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設の廃液蒸発装置Ⅰは、

受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有

する設計とする。 

・ 廃液処理棟の液体廃棄物の処理施設のセメント固化装置

は、受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を

有する設計とする。 

 

 

予備電源設備 

【その他廃棄物管理設備の附属施設】 

・ 廃液処理棟では、外部電源系統からの電気の供給が停止した場

合において、液位及び漏えいの有無を監視が必要な設備に給電す

るための予備電源設備として、その他廃棄物管理設備の附属施設

のうちその他の主要な事項の電気設備の可搬型発電機を備える

設計としている。 

表-1 固体集積保管場Ⅳに係る搬送設備の仕様 

① フォークリフト 

基 数 １基 

仕 様 

型 式 バッテリーフォークリフト 

最大揚高 ３ｍ 

定格荷重 5.2t 

 

② 天井クレーン 

基 数 １基 

仕 様 

型 式 天井走行クレーン 

定格荷重 7.5t 

実揚程 ４m 

 

③ 油圧エレベータ 

基 数 １基 

仕 様 

型 式 油圧直接式 

積載荷重 15t 
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された放出前廃液、液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂを、受入

れ施設である廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ又は有機溶媒貯槽に受

け入れた後、処理施設に移送し処理を行う。 

a)  液体廃棄物Ａ 

液体廃棄物Ａは、廃液貯槽Ⅰで受け入れた後、廃液蒸発装

置Ⅰで蒸発処理を行い、濃縮液と処理済廃液に分離する。濃

縮液は、廃液貯槽Ⅱで受け入れた後、再度液体廃棄物Ｂとと

もに廃液蒸発装置Ⅱで蒸発処理する。また、処理済廃液は、

必要に応じて処理済廃液貯槽又は排水監視設備で希釈し、放

射性物質の濃度が「線量告示」に定められている周辺監視区

域外の水中の濃度限度を十分下回っていることを確認した

後、放出する。 

受け入れた放出前廃液は、処理済廃液として、必要に応じ

て処理済廃液貯槽又は排水監視設備で希釈し、放射性物質の

濃度が「線量告示」に定められている周辺監視区域外の水中

の濃度限度を十分下回っていることを確認した後、放出す

る。 

b)  液体廃棄物Ｂ 

液体廃棄物Ｂは、廃液貯槽Ⅱで受け入れた後、廃液蒸発装

置Ⅱで蒸発処理を行い、濃縮液と処理済廃液に分離する。濃

縮液は、セメント固化装置でセメントにより容器に固型化

し、ドラム缶型廃棄物パッケージとする。また、処理済廃液

は、必要に応じて廃液貯槽Ⅰで受け入れた後、必要に応じて

処理済廃液貯槽又は排水監視設備で希釈し、放射性物質の濃

度が「線量告示」に定められている周辺監視区域外の水中の

濃度限度を十分下回っていることを確認した後、放出する。 

c)  有機廃液 

液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂに区分される有機廃液は、

有機溶媒貯槽に受け入れた後、固体廃棄物の処理施設である

β・γ焼却装置で焼却処理する。 

 

濃縮液を固型化したドラム缶型廃棄物パッケージは、表面

が「線量告示」に定められている表面密度限度以下であるこ

とを確認し、管理施設に移送する。 

(2)  固体廃棄物の処理方法の概要 

固体廃棄物は、発生元施設において含まれる放射性物質の

種類及び量に加え容器の表面線量率により区分されたβ・γ

固体廃棄物Ａ、β・γ固体廃棄物Ｂ及びα固体廃棄物Ａを固

β・γ固体処理棟Ⅳ、α固体処理棟、廃液貯留施設Ⅰ、

廃液貯留施設Ⅱ、α固体貯蔵施設、固体廃棄物減容処理

施設である。 

 

1.7 外部からの衝撃に対する設計 

1.7.1 想定される自然現象（地震及び津波を除く）に対する設計 

廃棄物管理施設において想定される自然現象として、洪

水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り及び

火山の影響、生物学的事象又は森林火災等のうち、 

(1)地滑り、山崩れ、陥没については、敷地の調査結果から、

想定する必要はない。また、積雪や凍結についても敷地付

近の気候の調査結果から、考慮する必要はない。 

(2)台風、洪水、落雷については、廃棄物管理施設の安全性を

損なうことのないように適切な管理を行うので、施設の安

全機能が損なわれるおそれはない。 

(3)敷地及びその周辺における影響が最も大きい竜巻として、

1979 年 5 月 27日に旭村（現鉾田市）で発生し大洗町で消

滅した藤田スケール F1～F2 の竜巻があることから、評価

に用いた最大風速は F2の最大である 69m/sとした。 

全ての施設を対象に影響を評価した結果、事前の廃棄

物の退避が困難な廃棄物の処理又は保管を行う施設の主

要な安全機能である遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する

設備等は、飛来物となり得る設備の固縛や評価対象設備へ

の飛来物の衝突を防ぐ設備の設置により、構造健全性が維

持されるように措置を講じる。 

消火設備のうち遠隔操作により消火を行うガス消火設

備（自動消火設備を含む）については、屋外に敷設してい

る配管の損傷を防止するための対策を講じる。 

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と

同様、竜巻襲来後には施設を点検することや、一部につい

ては、構造健全性が維持される代替設備・機器（通信連絡

設備においては無線連絡設備、放射線管理設備については

サーベイメータ、消火設備については消火器や消火栓設

備）により、人員が現場に駆けつけて対応できることを含

め、機能を有する設備の構造健全性が維持されるように措

置を講じる。 

(4)火山影響については、廃棄物管理施設に近い火山からの降

下火砕物の影響を考慮しても施設の健全性は維持され、安

廃液処理棟に設置する可搬型発電機は、外部電源系統喪失時に

液位及び漏えいの有無を監視のために、主に廃棄物管理設備本体

の処理施設のうち液体廃棄物の処理施設のセメント固化装置の

セメント固化装置運転制御盤及び漏洩監視盤に給電する設計と

する。 

 

・ 排水監視施設では、外部電源系統からの電気の供給が停止した

場合において、液位及び漏えいの有無を監視が必要な設備に給電

するための予備電源設備として、その他廃棄物管理設備の附属施

設のうちその他の主要な事項の電気設備の可搬型発電機を備え

る設計としている。 

排水監視施設に設置する可搬型発電機は、外部電源系統喪失

時に液位及び漏えいの有無を監視のために、排水監視施設の監視

盤に給電する設計としている。 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅲでは、外部電源系統からの電気の供給が停

止した場合において、閉じ込めの機能や監視が必要な設備に給電

するための予備電源設備として、その他廃棄物管理設備の附属施

設のうちその他の主要な事項の電気設備の可搬型発電機を備え

る設計とする。 

表-3 電気設備に係る設計条件及び仕様 

① 可搬型発電機 

基数 1 

設置場所 廃液処理棟 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

発電容量 

(kVA) 
5.5 

 

表-2 電気設備に係る設計条件及び仕様 

① 可搬型発電機 

基数 1 

設置場所 排水監視施設 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

発電容量 

(kVA) 
2.0 
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体廃棄物の受入れ施設であるβ・γ一時格納庫Ⅰ、β・γ一

時格納庫Ⅱ、β･γ貯蔵セル及びα一時格納庫に受け入れた

後、処理施設に移送し処理を行う。 

また、発生元施設において含まれる放射性物質の種類及び

量により区分されたα固体廃棄物Ｂは、固体廃棄物の処理施

設である減容処理設備又はα封入設備に受け入れる。 

a)  β・γ固体廃棄物Ａ 

β・γ固体廃棄物Ａのうち可燃性のものは、β・γ焼却装

置で焼却した後、焼却灰を固型化し、ドラム缶型廃棄物パッ

ケージとする。 

β・γ固体廃棄物Ａのうち不燃性のものは、β・γ圧縮装

置Ⅰ又はβ・γ圧縮装置Ⅱで圧縮し、ドラム缶型廃棄物パッ

ケージ又は角型鋼製廃棄物パッケージ（鋼製、幅約1.2m、長

さ約1.3m、高さ約1.1mで、廃棄体容量1m3。）とする。 

b)  β・γ固体廃棄物Ｂ 

β・γ固体廃棄物Ｂは、β・γ封入設備で分類、圧縮等を

行い、容器に封入してドラム缶型廃棄物パッケージ又はブロ

ック型廃棄物パッケージ（鉄筋コンクリート製、直径約1.1m、

高さ約1.2mで、廃棄体容量1m3及び直径約1.3m、高さ約1.4m

で、廃棄体容量1.8m3。）とする。 

c)  α固体廃棄物Ａ 

α固体廃棄物Ａのうち可燃性のものは、α焼却装置で焼却

した後、焼却灰を封入してドラム缶型廃棄物パッケージとす

る。 

α固体廃棄物Ａのうち不燃性のものは、αホール設備で圧

縮、細断等を行った後、ドラム缶型廃棄物パッケージとする。 

d)  α固体廃棄物Ｂ 

α固体廃棄物Ｂは、α固体廃棄物Ａのうちチャコールフィ

ルタ並びにβ・γ固体廃棄物Ａ及びＢのうち廃樹脂とともに

減容処理設備で焼却処理及び溶融処理して固型化した後、α

封入設備で容器に封入して保管体（L型は、直径約0.5m、高

さ約0.8mで、廃棄体容量0.15m3。S型は、直径約0.4m、高さ約

0.5mで、廃棄体容量0.06m3。G型は、直径約0.3m、高さ約0.45m

で、廃棄体容量0.04m3。）とする。なお、α固体廃棄物Ｂは、

必要に応じてα封入設備で直接容器に封入して保管体とす

る。 

 

β・γ固体廃棄物Ａ、β・γ固体廃棄物Ｂ又はα固体廃棄

全機能が損なわれることはない。 

なお、事業者の自主保安として、降下火砕物の除去作業

に必要な保護具や資機材を備えるとともに、火山活動を確

認し降下火砕物が飛来した場合は、廃棄物の処理を中止

し、給排気設備の運転を停止する措置を講じる。 

(5)森林火災については、廃棄物管理施設の周囲には、防火帯

相当のエリアを確保しており、森林火災が発生した場合で

も施設の安全機能が損なわれるおそれはない。なお、生物

学的影響は、他の事象等の評価に包絡される。 

 

1.7.2 人為による現象（故意によるものを除く）に対する設計 

(1)飛来物（航空機落下等）については、施設の安全機能が損

なわれるおそれはない。 

廃棄物管理施設の南西 15㎞に地点には、百里飛行場が

ある。また、廃棄物管理施設の上空には航空路があるが、

航空機は、原則として原子炉のある大洗研究所上空を飛行

することを制限されている。 

廃棄物管理施設の航空機落下確率を、評価した結果、廃

棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び

上空の航空路を飛行中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機

が本施設に落下する確率は、基準に定められた標準的な面

積で約 8.7×10-8 回／施設・年であり、廃棄物管理施設の

各建家の近接の程度に応じて、敷地北部の建家を東側と西

側に、敷地東部は固体廃棄物減容処理施設として評価した

場合は、約 1.3×10-8～約 8.5×10-8となり、10-7回／施設・

年を下回ることから、施設の安全機能が損なわれるおそれ

はない。 

また、航空機落下による火災の影響は、着火点から施設

までの距離（離隔距離）が最も短いα固体処理棟の他、森

林火災の影響を評価した固体集積保管場Ⅱを評価対象と

し、搭載燃料量が多い F-15 戦闘機が落下した場合を想定

し評価した。その結果、両施設とも壁の外表面温度はコン

クリートの許容温度 200℃を超えることはない。このこと

から、航空機落下による火災では施設の安全機能が損なわ

れるおそれはない。 

(2)ダムの崩壊については、敷地の調査結果から、ダムの崩壊

により本施設に影響を及ぼすような河川はなく考慮する

必要はない。また、廃棄物管理施設内の貯槽の決壊等によ

β・γ固体処理棟Ⅲに設置する可搬型発電機は、外部電源喪失

時に閉じ込め機能の維持や監視のために、主に廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設のβ・γ焼却装置の焼

却装置補助ブロワ、屋内消火栓ポンプ、β・γ焼却装置計装制御

盤、建家照明等、ルーツブロワ、放射線モニタ盤に給電する設計

とする。 

 

・ α固体貯蔵施設では、外部電源系統からの電気の供給が停止し

た場合において、監視が必要な設備に給電するための予備電源設

備として、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要

な事項の電気設備の可搬型発電機を備える設計とする。 

α固体貯蔵施設に設置する可搬型発電機は、外部電電源喪失時

に監視のために、放射線モニタ盤に給電する設計とする。 

 

・ 廃液貯留施設Ⅰでは、外部電源系統からの電気の供給が停止

した場合において、液位及び漏えいの有無を監視が必要な設備

に給電するための予備電源設備として、その他廃棄物管理設備の

附属施設のうちその他の主要な事項の電気設備の可搬型発電機

を備える設計とする。 

廃液貯留施設Ⅰに設置する可搬型発電機は、外部電源喪失時

に閉じ込め機能の維持や監視のために、主に廃棄物管理設備本体

表-3 電気設備に係る設計条件及び仕様 

① 可搬型発電機 

基数 1基 

設置場所 β・γ固体処理棟Ⅲ2階コールド機械室 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

発電容量 

(kVA) 
50 

 

表-2 電気設備に係る設計条件及び仕様 

① 可搬型発電機 

基数 １式 

設置場所 α固体貯蔵施設建家 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

定格出力 4.5kVA 
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物Ａを固型化又は封入したドラム缶型廃棄物パッケージ、角

型鋼製廃棄物パッケージ及びブロック型廃棄物パッケージ

並びにα固体廃棄物Ｂを固型化又は直接封入した保管体は、

表面が「線量告示」に定められている表面密度限度以下であ

ることを確認して、管理施設に移送する。 

(3)  廃棄物パッケージ及び保管体の管理方法の概要 

廃棄物パッケージ及び保管体は、放射線による周辺への影

響を低減できる保管方法で、最終処分が行われるまでの間、

管理施設において管理する。 

a)  ドラム缶型廃棄物パッケージ 

ドラム缶型廃棄物パッケージは、固体集積保管場Ⅱ、固体

集積保管場Ⅲ又は固体集積保管場Ⅳにおいて横積又は竪積

で集積保管する。 

b)  角型鋼製廃棄物パッケージ 

角型鋼製廃棄物パッケージは、固体集積保管場Ⅲ又は固体

集積保管場Ⅳにおいて竪積で集積保管する。 

c)  ブロック型廃棄物パッケージ 

ブロック型廃棄物パッケージは、固体集積保管場Ⅰ又は固

体集積保管場Ⅳにおいて竪積で集積保管する。固体集積保管

場Ⅰでは、遮蔽スラブを上部に定置する。なお、ブロック型

廃棄物パッケージの管理容量については、遮蔽スラブの遮蔽

能力に見合ったものにするとともに、遮蔽スラブは、ブロッ

ク型廃棄物パッケージの搬入に先立ち計画的に製作する。な

お、遮蔽スラブは、寸法の異なる複数の種類を組み合わせて

使用するとともに、開口部が生じないよう定置する。 

d)  保管体 

保管体は、α固体貯蔵施設において竪孔に集積保管する。

なお、保管体に封入されたものが固型化されていないもの

は、竪孔より取り出して減容処理設備に移送し、α固体廃棄

物Ｂとして処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

り施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

(3)爆発、近隣工場等の火災については、本施設の安全性を損

なうような爆発やこれに起因する飛来物は想定し得ず、さ

らに周辺施設と廃棄物管理施設とは十分な距離をもって

隔てられていることから、廃棄物管理施設の安全性を損な

うような近隣工場等の火災の事故を考慮する必要はない。 

(4)有害ガスについては、敷地周辺の社会環境の調査結果から

廃棄物管理施設の周辺に工場はないため、有害ガスを考慮

する必要はない。 

(5)船舶の衝突については、敷地周辺の交通運輸の調査結果か

ら、廃棄物管理施設は船舶の航路から十分離れていること

から、船舶の衝突を考慮する必要はない。 

(6)電磁的障害については、施設内で電磁波の発生する機器は

適切な電波干渉の防止措置が取られており、周辺機器等に

影響を与えることはないため、施設の安全機能が損なわれ

るおそれはない。 

 

1.8 廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 

(1)廃棄物管理施設に対する第三者の不法な近接等に対し、これ

を防御するため、適切な措置を講じた設計とする。また、廃

棄物管理施設の運転制御に用いる通信回線は、外部と接続す

ることはない。 

(2)事業所には、廃棄物管理施設への人の不法な侵入、施設内の

人による核物質の不法な移動、当該施設に不正に爆発性又は

易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を

損傷するおそれがある物件が持ち込まれることがないよう、

柵等の障壁等で区画し、人の立入りを制限するための立入制

限区域を設定している。廃棄物管理施設に搬入される郵便物

や宅配物については、大洗研究所南門の警備所に確認場所を

設け、検査装置を用いて、不正な物品が持ち込まれないよう

確認を行う。さらに、必要とあれば開梱による確認も行う。

また、廃棄物管理施設に対する第三者の不法な近接等に対し、

これを防御するため、適切な措置を講じた設計とし、管理区

域は、境界に壁、柵等の区画を設け、業務上立ち入る者以外

の者の立入りを制限するとともに、管理区域の通常出入口は、

物品搬出入のための出入口及び管理区域側からのみ開くこと

ができる退避時の出口を除き、1箇所で設計する。 

 

の処理施設のうち液体廃棄物の処理施設の処理済廃液貯槽及び

廃棄物管理設備本体の受入れ施設のうち液体廃棄物の受入れ施

設の廃液貯槽Ⅰの漏洩監視盤並びにその他廃棄物管理設備の附

属施設の液体廃棄物の廃棄施設の廃棄物管理施設用廃液貯槽の

監視盤に給電する設計とする。 

 

・ 廃液貯留施設Ⅱでは、外部電源系統からの電気の供給が停

止した場合において、閉じ込めの機能や監視が必要な設備に

給電するための予備電源設備として、その他廃棄物管理設備

の附属施設のうちその他の主要な事項の電気設備の可搬型

発電機を備える設計とする。 

廃液貯留施設Ⅱに設置する可搬型発電機は、外部電源系統

喪失時に漏えいの有無を監視のために、廃液貯留施設Ⅱの液

位監視盤に、給電する設計としている。 

 

・ 管理機械棟では、外部電源系統からの電気の供給が停止した場

合において、監視設備その他必要な設備に電気を供給する予備電

源設備として、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の

主要な事項の電気設備の可搬型発電機を備える設計としている。 

表-3 電気設備に係る設計条件及び仕様 

① 可搬型発電機 

基数 2基 

設置場所 
廃液貯留施設Ⅰ屋外 

廃棄物管理施設用廃液貯槽屋外 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

発電容量 

(kVA) 

廃液貯留施設Ⅰ 

廃棄物管理施設用廃液貯槽 

：2.0 

：2.0 

 

表-3 電気設備に係る設計条件及び仕様 

① 可搬型発電機 

基数 1 基 

設置場所 廃液貯留施設Ⅱ 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

発電容量 

(kVA) 
3.8 
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1.10 そ の 他 

1.10.1 構造設計等 

(1) 廃棄物管理施設の建家、設備、機器・配管系及びそれらの

支持構造物は、自重、内圧、外圧、地震荷重等の条件に対し十

分な強度を有し、かつ、その機能を維持できる設計とする。 

(2) 荷重の組合せと許容応力については、建築基準法等に基づ

くとともに、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

（平成 18 年 9 月 19 日 原子力安全委員会決定）を参考にす

る。 

(3) 廃棄物管理施設は、予想される台風、積雪等の自然条件に

対して、敷地及び周辺地域の過去の記録等を参照して、安全

性を損なうことのないように設計する。 

(4) 廃棄物管理施設の設備、系統及び機器は、平常時に予想さ

れる温度、圧力等各種の条件を考慮し、適切な余裕をもって

所定の機能が維持できる設計とする。 

(5) 機器等については、使用条件等に応じて耐食性を考慮した

材料を使用する設計とする。 

(6) 廃棄物管理施設は、津波による遡上波が到達しない標高に

設置する。廃棄物管理施設において想定する津波は、廃棄物

管理施設に近い場所での過去の津波のうち最大の高さとなる

もの及び東北地方太平洋沖地震以降に評価し想定した以下の

津波による。 

① 過去の主要な津波の高さ 

・東北地方太平洋沖地震による大洗港の津波高さ：約 4.3m 

・延宝地震津波（1677 年）における大洗町での推定浸水高：

5～6m 

② 評価・想定した津波 

・茨城県が国土交通省の津波浸水想定の設定の手引きに基づ

き評価した津波最大遡上高：約 9m 

 

大洗研究所には一般排水溝があり、敷地東側の鹿島灘に通

じている。廃棄物管理施設の排水監視施設は一般排水溝と接

続されており、津波が発生した場合、一般排水溝から津波が

遡上するおそれがあるが、一般排水溝と排水監視施設の接続

点付近の標高は 20m 以上あり、津波浸水想定による津波最大

遡上高約 9mに比べて十分高い位置にあること、排水監視施設

と一般排水溝の間には閉止バルブがあることから、仮に津波

が一般排水溝を遡上したとしても閉止バルブにより排水監視

管理機械棟に設置する可搬型発電機は、外部電源系統喪失

時に放射線監視盤、モニタ、放送ページング、リモートステ

ーション、水位監視盤に給電する設計としている。 

 

 

 

通信連絡設備等 

【その他廃棄物管理設備の附属施設】 

・ 廃液処理棟の通信連絡設備は、安全設計上想定される事故が発

生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び事業所

内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をする必要

がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページング設備、

所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設

備、所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である

安全避難通路を備える設計とする。 

 

表-3 電気設備に係る設計条件及び仕様 

① 可搬型発電機 

基数 1 基 

設置場所 管理機械棟 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

発電容量 

(kVA) 
22 

 

表-4 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基  数 1式 

設置場所 
壁掛けスピーカ     ：1階～2階 

ホーンスピーカ     ：2階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
壁掛けスピーカ     ：9個 

ホーンスピーカ     ：2個 
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施設に逆流することはない。 

 

1.10.2 品質マネジメント 

「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な

体制の基準に関する規則」に基づくとともに、設計、製作、建

設、試験及び検査の各段階において、以下の方針で適切な品

質マネジメント活動を実施する。 

(1) 品質マネジメント活動に参画する組織、業務分担及び責任

を明確にし、確実に品質マネジメント活動を遂行する。 

(2) 施設の設計者及び製作者の分担する品質マネジメント活動

が正しく遂行されることを確認するため、これに関する設計

者及び製作者の体制、要領及び能力を事前に確認するととも

に、実施状況についても必要に応じて検査等により確認する。 

また、施設の設計者及び製作者の外注品についても、上記

と同様の確認を行う。 

(3) 仕様決定、設計、製作、建設、試験及び検査の各段階では、

これらに適用する法令、規格及び基準の要求並びに廃棄物管

理施設の機能及び安全に係る基本的設計条件を満足すること

を資料検討、検査、工程管理等により確認の上、承認する。 

(4) 検査及び承認を必要とする項目については、事前に施設の

設計者及び製作者と協議・決定し、確実に実施されることを

確認する。 

(5) 文書、図面、仕様書、図書、資料、品質管理記録等について

は、処理手順及び管理方法を明確にし、確実に保管する。 

 

1.10.3 準拠規格及び基準 

廃棄物管理施設の設計、製作、建設、試験及び検査は、以下

に示す法令、審査指針、規格、基準等による。 

(1)  法令 

a. 原子力基本法 

b. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

c. 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

d. 労働安全衛生法 

e. 労働基準法 

f. 高圧ガス保安法 

g. 消防法 

h. 電気事業法 

i. 建築基準法 

 

 

・ 排水監視施設の通信連絡設備は、安全設計上想定される事故が

発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び事業

所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をする必

要がある場所と通信連絡ができるよう、ページング設備を備える

設計とする。 

また、事業所内の人の退避のためページング設備で構成する

通信連絡設備を備える設計とする。 

② ページング設備 

数  量 1式 

設置場所 ページング端極 ：1階～2階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ページング端極            ：14基 

 

 

③ 所内内線設備 

数  量 4台 

設置場所 

廃液処理棟玄関 

廃液蒸発装置Ⅰ制御室 

廃液蒸発装置Ⅱ制御室 

セメント固化装置制御室 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 

 

② ページング設備 

数  量 1式 

設置場所 ページング端極 ：1階～2階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ページング端極            ：14基 

 

 

③ 所内内線設備 

数  量 4台 

設置場所 

廃液処理棟玄関 

廃液蒸発装置Ⅰ制御室 

廃液蒸発装置Ⅱ制御室 

セメント固化装置制御室 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 
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j. その他 

(2)  審査指針 

a. 廃棄物管理施設の安全性の評価の考え方 

b. 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針 

c. 核燃料施設安全審査基本指針 

d. 放射性液体廃棄物処理施設の安全審査に当たり考慮すべ

き事項ないしは基本的な考え方 

e. その他関連安全審査指針等 

(3)  規格、基準等 

a. 日本産業規格（JIS) 

b. 日本建築学会各種構造設計及び計算規準(AIJ) 

c. 日本電機工業会標準規格(JEM) 

d. その他 

 

2. 廃棄物管理を行う放射性廃棄物 

2.1  概  要 

廃棄物管理施設において廃棄物管理を行う放射性廃棄物は、

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(北地

区)及び大洗研究所(南地区)並びに国立大学法人東北大学金属

材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター及

び日本核燃料開発株式会社における原子炉の運転、核燃料物質

の使用及びこれらの施設の廃止に伴って発生し、その処理を行

うために受け入れる液体廃棄物及び固体廃棄物並びに放射線

障害防止のために、これらを処理して容器に封入又は固型化

し、廃棄体で管理を行うものである。 

処理を行う液体廃棄物及び固体廃棄物は、強酸性、強アルカ

リ性等の特殊なものでないもの、機械油、スラッジ、異物等が

混入してないもの、容器又は包装の健全性等に異常のないも

の、発火、爆発性等のない安全性の確認されたもの、中性子モ

ニタリングを必要としないものを廃棄物管理施設に受け入れ

る。なお、受け入れは、最大受入れ数量を超えないように管理

する。 

廃棄物管理の手順を示す工程概要図を、第 2.1.1図に示す。 

 

2.2 廃棄物管理を行う放射性廃棄物の分類 

2.2.1 受け入れる放射性廃棄物の区分 

廃棄物管理を行う放射性廃棄物は、それぞれ最も適切と思

われる方法で処理し、管理するために、その性状、含まれる

 

・ β・γ固体処理棟Ⅰの通信連絡設備は、安全設計上想定される

事故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及

び事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡を

する必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページ

ング設備、所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

 

表-3 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① ページング設備 

数  量 1式 

設置場所 ページング端極 ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ページング端極                 ：1基 

 

表-3 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基数 1 式 

設置場所 
壁掛けスピーカー ：1階 

ホーンスピーカー ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
壁掛けスピーカー     ：3 個 

ホーンスピーカー ：1 個 
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放射性物質の種類及び量、容器表面の線量率によって以下の

ように区分して受け入れる。 

(1) 液体廃棄物 

（最大放射能濃度） 

トリチウムを除くアルファ線を放出しない放射性物質*1 

；  3.7×104 Bq／cm3 

トリチウム ；  3.7×103 Bq／cm3 

アルファ線を放出する放射性物質*2；  1×10-2Bq／cm3 

注)  *1：アルファ線を放出しない放射性物質とは、*2に示す

もの以外のものをいう。 

*2：アルファ線を放出する放射性物質とは、超ウラン元

素であってアルファ線を放出する核種をいう。 

以下、アルファ線を放出する放射性物質を「α放射性物

質」、それ以外の放射性物質を「β・γ放射性物質」という｡ 

a.  液体廃棄物 A 

（区分上限値） 

トリチウムを除くβ・γ放射性物質の濃度 

 ； 3.7×101 Bq／cm3未満 

（ただし、主な放射性物質が短半減期であって、100時間以

内に当該濃度未満になることが明らかなものを含む。） 

トリチウムの濃度 ； 3.7×103 Bq／cm3未満 

b.  液体廃棄物 B 

（区分上限値） 

トリチウムを除くβ・γ放射性物質の濃度 

 ； 3.7×104 Bq／cm3未満 

トリチウムの濃度 ； 3.7×103 Bq／cm3未満 

c.  放出前廃液 

（区分上限値） 

トリチウムを除くβ・γ放射性物質の濃度 

 ； 3.7×10-1 Bq／cm3未満 

トリチウムの濃度 ； 3.7×103 Bq／cm3未満 

 

(2)  固体廃棄物 

（最大放射能濃度） 

β・γ放射性物質 ； 3.7×1013 Bq／容器*3 

α放射性物質         ； 3.7×1012 Bq／容器*3 

ただし、プルトニウム 1g／容器*3、核分裂性物質 4g／容器*3 

注) *3：容器の基準容積；20ﾘｯﾄﾙ（以下本項において同じ。） 

 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅱの通信連絡設備は、安全設計上想定される

事故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及

び事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡を

する必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページ

ング設備、所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

② ページング設備 

基数 1 式 

設置場所 
ページング端局 ：1階 

ホーンスピーカー ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
ページング端局             ：5基  

ホーンスピーカー           ：1個 

 

③ 所内内線設備 

数  量 1台 

設置場所 作業準備室 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 
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a.  β・γ固体廃棄物 A 

（区分上限値） 

容器表面の線量率   ； 2 mSv／h未満 

b.  β・γ固体廃棄物 B 

（区分上限値） 

β・γ放射性物質の濃度 ； 3.7×1013 Bq／容器*3 

c.  α固体廃棄物 A 

（区分上限値） 

容器表面の線量率 ； 500μSv／h未満 

α放射性物質の濃度 ； 3.7×107 Bq／容器*3未満 

d.  α固体廃棄物 B 

（区分上限値） 

β・γ放射性物質の濃度 ； 3.7×1013 Bq／容器*3 

α放射性物質の濃度 ； 3.7×1012 Bq／容器*3 

ただし、プルトニウム 1g／容器*3、核分裂性物質 4g／容器*3 

α放射性物質の濃度が 3.7×104 Bq／容器*3 未満の固体廃

棄物は、β・γ固体廃棄物 A又はβ・γ固体廃棄物 Bの基準

を適用する。 

 

2.2.2 処理後の放射性廃棄物の区分 

処理を行った後の放射性廃棄物は、以下のように区分して

管理施設で管理する。 

 

(1) 廃棄物パッケージ 

（最大放射能濃度） 

β・γ放射性物質 ； 3.7×1013 Bq／容器*3 

α放射性物質   ； 3.7×1012 Bq／容器*3 

注) *3：容器の基準容積；20 ﾘｯﾄﾙ（以下本項において同

じ。） 

a.  ドラム缶型廃棄物パッケージ 

（区分上限値） 

容器表面の線量率 ； 2 mSv／h 

b.  ブロック型廃棄物パッケージ 

（区分上限値） 

容器表面の線量率 ； 2 mSv／h 

c.  角型鋼製廃棄物パッケージ 

（区分上限値） 

容器表面の線量率 ； 2 mSv／h 

 

 

・ β・γ固体処理棟Ⅲの通信連絡設備は、安全設計上想定される

事故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及

び事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡を

する必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページ

ング設備、所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

表-3 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基数 1 式 

設置場所 
壁掛けスピーカー ：1階 

ホーンスピーカー ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
壁掛けスピーカー ：1 個 

ホーンスピーカー ：2 個 

 

② ページング設備 

基数 1 式 

設置場所 
ページング端局 ：1階 

ホーンスピーカー ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
ページング端局             ：5基  

ホーンスピーカー           ：3個 
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(2) 保管体 

（最大放射能濃度） 

β・γ放射性物質 ； 3.7×1013 Bq／容器*3 

α放射性物質   ； 3.7×1012 Bq／容器*3 

ただし、プルトニウム 1g／容器*3、核分裂性物質 4g／容

器*3 

 

2.3 放射性廃棄物の受入れ形態 

(1) 液体廃棄物 

液体廃棄物は、以下の形態により受け入れる。なお、液体

廃棄物 A及び液体廃棄物 B のうち有機性のものについては、

容器に密閉したもの少量を有機溶媒貯槽に受け入れる。 

液体廃棄物の配管による受入れ系統図を第 2.3.1 図に示

す。 

a.  放出前廃液 

配管等により廃液貯槽Ⅰに受け入れる。 

b.  液体廃棄物 A 

配管等により廃液貯槽Ⅰに受け入れる。 

c.  液体廃棄物 B 

タンクローリ等により廃液貯槽Ⅱに受け入れる。 

 

(2) 固体廃棄物 

固体廃棄物は、以下の形態により受け入れる。 

a.  β・γ固体廃棄物 A 

ポリエチレン袋等で梱包後容積約 20 ﾘｯﾄﾙの容器に収納

し、さらに、ポリエチレン袋等で梱包したもの、プラスチッ

クシートで梱包したものなどをβ・γ一時格納庫Ⅰ又はβ・

γ一時格納庫Ⅱに受け入れる。また、β・γ固体廃棄物 Aの

うち固体廃棄物減容処理施設で処理することのできる廃樹

脂は、金属製容器に収納したものを固体廃棄物減容処理施設

の減容処理設備に受け入れる。 

b.  β・γ固体廃棄物 B 

主に金属製容器に収納したものを、閉じ込めの能力及び遮

蔽能力を有する運搬容器を使用してβ・γ固体処理棟Ⅳの

β・γ貯蔵セルに受け入れる。また、β・γ固体廃棄物 Bの

うち固体廃棄物減容処理施設で処理することのできる廃樹

脂は、金属製容器に収納したものを固体廃棄物減容処理施設

の減容処理設備に受け入れる。 

 

 

 

 

表-4 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基数 1 式 

設置場所 

一斉放送中継増幅器    ：2階 

壁掛けスピーカー     ：地階～2階 

天井スピーカー      ：1階～2階 

ホーンスピーカー     ：地階～2階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 

一斉放送中継増幅器    ：1基 

壁掛けスピーカー     ：27個  

天井スピーカー      ：16個  

ホーンスピーカー     ：5個  

 

② ページング設備 

基数 1 式 

設置場所 

ページング端局 ：地階～2階 

壁掛けスピーカー ：地階～2階 

ホーンスピーカー ：地階～2階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 

ページング端局             ：47基  

壁掛けスピーカー           ：14個  

ホーンスピーカー           ：12個  

 

③ 所内内線設備 

数  量 2台 

設置場所 作業準備室、制御室 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 
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c.  α固体廃棄物 A 

プラスチックシートで溶封の上、容積約 20 ﾘｯﾄﾙの容器に

収納し、さらに、ポリエチレン袋等で梱包したもの、プラス

チックシートで溶封後ダンボール箱又は金属製容器に収納

したものなどをα一時格納庫に受け入れる。また、α固体廃

棄物 A のうち固体廃棄物減容処理施設で処理することので

きるチャコールフィルタは、プラスチックシートで溶封後ダ

ンボール箱に収納し、金属製容器に収納したものを固体廃棄

物減容処理施設の減容処理設備に受け入れる。 

d.  α固体廃棄物 B 

金属容器に収納しプラスチックシートで溶封後、さらに、

緩衝材を内面に張付けた金属製容器に封入したものを、遮蔽

能力を有する運搬容器を使用してα固体処理棟の封入セル

又は固体廃棄物減容処理施設の減容処理設備に受け入れる。 

 

2.4 放射性廃棄物の移動形態 

(1) 処理工程における移動 

a. 液体廃棄物 

放出前廃液、液体廃棄物 A及び液体廃棄物 Bは、主に漏え

い拡大防止を考慮した配管又は廃液移送容器により移送す

る。また、有機性の液体廃棄物 A及び液体廃棄物 B並びに液

体廃棄物 Cは、容器に密閉して運搬する。 

b. 固体廃棄物 

容器等に封入されたβ・γ固体廃棄物 A 及びα固体廃棄

物 Aは、その状態で運搬する。 

容器に収納されたβ・γ固体廃棄物 Bは、閉じ込めの能力

及び遮蔽能力を有する運搬容器を使用して運搬する。 

なお、α固体廃棄物 Bは、直接処理施設に受け入れ、α固

体処理棟においては閉じ込めの能力を有する容器に封入さ

れた上で保管体とするので、処理工程における移動はない。 

固体廃棄物減容処理施設の処理工程における放射性物質

の移動は、必要に応じ閉じ込めの機能及び十分な遮蔽能力を

有する運搬容器を使用する。 

(2) 廃棄体の管理施設への移動 

廃棄体には、廃棄物パッケージと保管体があり、ともに閉

じ込めの能力を有する。これらのうち、容器表面の線量率が

500μSv／h以上の保管体は、遮蔽能力を有する運搬容器を使

用して運搬する。 

・ β・γ固体処理棟Ⅳの通信連絡設備は、安全設計上想定される

事故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及

び事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡を

する必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページ

ング設備、所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

 

 

表-3 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基数 1 式 

設置場所 

一斉放送中継増幅器   ：1階 

壁掛けスピーカ     ：1階～2階 

ホーンスピーカ     ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 

一斉放送中継増幅器   ：1基 

壁掛けスピーカ     ：3個  

ホーンスピーカ     ：1個  

 

② ページング設備 

基数 1 式 

設置場所 
ページング端極 ：1階～2階 

ホーンスピーカ ：1階～2階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
ページング端極             ：4基  

ホーンスピーカ             ：1個 

 



 

添
Ⅷ
－
4
3
 

 

廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

(3) 保管体の固体廃棄物減容処理施設への移動 

α固体貯蔵施設から取り出した保管体は、遮蔽能力を有す

る運搬容器を使用して運搬する。 

 

2.5 放射性廃棄物の管理形態 

放射性廃棄物は、容器に封入又は固型化し廃棄体として、最

終処分が行われるまでの間、管理施設において管理する。管理

を行う廃棄体は、放射性物質が容易に飛散し漏えいすることの

ない十分な強度を有するものである。廃棄体には、以下に示す

廃棄物パッケージと保管体の 2種類がある。 

(1) 廃棄物パッケージ 

放射性廃棄物は、α固体廃棄物 Bを除き、処理の後、コン

クリートブロック又はドラム缶若しくは角型鋼製容器を容器

として固型化し、又は封入して、ブロック型廃棄物パッケー

ジ、ドラム缶型廃棄物パッケージ、角型鋼製廃棄物パッケー

ジとする。 

コンクリートブロックは鉄筋コンクリート製で、直径約

1.3m、高さ約 1.4mのものと、直径約 1.1m、高さ約 1.2mのも

のがある。また、ドラム缶は、200 ﾘｯﾄﾙドラム缶と 200 ﾘｯﾄﾙ

ドラム缶に厚さ約 2～5cm 程度の鉄筋コンクリート等のライ

ニングを施したものがある｡角型鋼製容器は鋼製で、幅約

1.2m、長さ約 1.3m、高さ約 1.1mの容器である。 

これらには、封入する放射性廃棄物の線量率に応じて、遮

蔽効果を高めるための補助容器を使用することができるよう

にする。 

廃棄物パッケージはそれ自体で放射性物質の閉じ込めの能

力を有するものとする。また、廃棄物パッケージは通常時に

取り扱う最大高さからの落下に対しても、破損により内容物

が漏出し難い強度を有する構造の容器とする(1)(2)(3)。 

廃棄物パッケージの取扱いは、落下防止を考慮した専用の

吊り具及びパレットによって行うとともに、使用するクレー

ン、フォークリフト及びエレベータの荷役荷重は、廃棄物パ

ッケージの重量に対して十分な余裕を有するものとする。こ

れら荷役設備については、健全な状態を維持するために定期

的に点検を行う。 

(2) 保管体 

α固体廃棄物 B は、受け入れた後、ステンレス鋼製容器に

封入し、保管体とする。 

 

・ α固体処理棟の通信連絡設備は、安全設計上想定される事故

が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び事

業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をする

必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページン

グ設備、所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

 

③ 所内内線設備 

数  量 1台 

設置場所 操作室 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 

 

表-3 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

数  量 １式 

設置場所 

一斉放送中継増幅器 ：２階 

ホーンスピーカ ：地下１階～２階 

壁掛けスピーカ ：地下１階～２階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 

一斉放送中継増幅器 ：１基 

ホーンスピーカ ：10個 

壁掛けスピーカ ：16個 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

保管体は、それ自体で放射性物質の閉じ込めの能力を有す

る構造とする。 

保管体には、内容物の性状、形状等により L型（直径約 0.5m、

高さ約 0.8m）、S型（直径約 0.4m、高さ約 0.5m）、G型（直径

約 0.3m、高さ約 0.45m）の 3種類があり、いずれも密封性を

有するとともに、保管体は通常時に取り扱う最大高さからの

落下に対しても、破損により内容物が漏出し難い強度を有す

る構造の容器とする(4)。また、保管体の取扱いは、落下防止

を考慮した専用の昇降装置及び吊り具によって行う。 

  

 

・ 固体集積保管場Ⅰの通信連絡設備は、安全設計上想定される事

故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び

事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をす

る必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページン

グ設備、所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

② ページング設備 

数  量 １式 

設置場所 

ページング端局   ：地下１階～屋上 

ホーンスピーカ   ：屋上 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 

ページング端局 ：26基 

ホーンスピーカ ：１個 

 

③ 所内内線設備 

数  量 3台 

設置場所 制御室、汚染検査室、操作室 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

 

・ 固体集積保管場Ⅱの通信連絡設備は、安全設計上想定される事

故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び

事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をす

る必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページン

グ設備、所内内線設備を備える設計とする。 

表-2 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基数 1 式 

設置場所 ホーンスピーカ     ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ホーンスピーカ     ：1個  

 

② ページング設備 

基数 1 式 

設置場所 
ページング端極 ：1階 

ホーンスピーカ ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
ページング端極             ：1基  

ホーンスピーカ ：1個  

 

③ 所内内線設備 

数  量 1台 

設置場所 固体集積保管場Ⅰ建家入口 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備の安全避難

通路を備える設計とする。 

 

 

 

・ 固体集積保管場Ⅲの通信連絡設備は、安全設計上想定される事

故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び

表-2 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

 

基数 1 式 

設置場所 ホーンスピーカ     ： 1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ホーンスピーカ     ：4個  

② ページング設備 

基数 1 式 

設置場所 ページング端極 ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ページング端極             ：1基   

 

③ 所内内線設備 

数  量 1台 

設置場所 固体集積保管場Ⅱ建家入口 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をす

る必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページン

グ設備、所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

 

 

 

・ 固体集積保管場Ⅳの通信連絡設備は、安全設計上想定される事

故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び

事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をす

表-2 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

数  量 １式 

設置場所 ホーンスピーカ ：１階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ホーンスピーカ ：２個 

 

② ページング設備 

数  量 １式 

設置場所 
ページング端局 ：１階 

ホーンスピーカ ：１階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 

ページング端局 ：１基 

ホーンスピーカ ：１個 

 

③ 所内内線設備 

数  量 1台 

設置場所 保管エリア 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

る必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページン

グ設備、所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

 

 

 

・ α固体貯蔵施設の通信連絡設備は、安全設計上想定される事故

が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び事

業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をする

必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページング

表-2 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

数 量 １式 

設置場所 壁掛けスピーカ ：地下階～地上階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 壁掛けスピーカ ：１個 

 

② ページング設備 

数  量 １式 

設置場所 
ページング端局 ：地下階～地上階 

壁掛けスピーカ ：屋上 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 

ページング端局 ：２基 

壁掛けスピーカ ：２個 

 

③ 所内内線設備 

数  量 １台 

設置場所 保管エリア（地上階） 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

設備、所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

 

 

 

・ 廃液貯留施設Ⅰの通信連絡設備は、安全設計上想定される事

故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び

事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をす

る必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページン

グ設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備で

構成する通信連絡設備及び消防設備である安全避難通路を備え

る設計とする。 

表-3 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

数  量 １式 

設置場所 
ホーンスピーカ ：１階 

壁掛けスピーカ ：地下１階～１階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
ホーンスピーカ ：５個 

壁掛けスピーカ ：３個 

 

② ページング設備 

数  量 １式 

設置場所 ページング端局 ：地下１階～１階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ページング端局 ：９基 

 

③ 所内内線設備 

数  量 １台 

設置場所 汚染検査室 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 内線電話機 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

・ 廃液貯留施設Ⅱの通信連絡設備は、安全設計上想定される

事故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事

者及び事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通

信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送

設備、ページング設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設

備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全避難通

路を備える設計とする。 

 

表-4 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基  数 廃液貯留施設Ⅰ ：1式 

設置場所 壁掛けスピーカ ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 壁掛けスピーカ ：7個 

 

② ページング設備 

数  量 
廃液貯留施設Ⅰ 

廃棄物管理施設用廃液貯槽 

：1式 

：1式 

設置場所 

廃液貯留施設Ⅰ 

ページング端局 

壁掛けスピーカ 

廃棄物管理施設用廃液貯槽 

ページング端局 

壁掛けスピーカ 

 

：1階 

：1階 

 

：1階 

：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 

廃液貯留施設Ⅰ 

ページング端局 

廃棄物管理施設用廃液貯槽 

ページング端局 

 

：9基 

 

：1基 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

・ β・γ一時格納庫Ⅰの通信連絡設備は、安全設計上想定される

事故が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及

び事業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡を

する必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備及びペー

ジング設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備及びページング設備

で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全避難通路を備

える設計とする。 

表-4 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基  数 1式 

設置場所 壁掛けスピーカー     ：地下1階～屋上 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 壁掛けスピーカー     ：7個 

 

② ページング設備 

数  量 1式 

設置場所 
ページング端局      ：地下1階～屋上 

ホーンスピーカー      ：屋上 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
ページング端局              ：7基 

ホーンスピーカー             ：1個 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

・ α一時格納庫の通信連絡設備は、安全設計上想定される事故

が発生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び事

業所内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をする

必要がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備及びページン

グ設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備及びページング設備

で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全避難通路を備

える設計とする。 

表-3 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基数 1 式 

設置場所 壁掛けスピーカ     ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 壁掛けスピーカ     ：2個  

 

② ページング設備 

基数 1 式 

設置場所 ページング端極 ：1階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ページング端極             ：1基   
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

・ 管理機械棟の通信連絡設備は、安全設計上想定される事故が発

生した場合において施設内にいる放射線業務従事者及び事業所

内の人に対し必要な指示ができ事業所外の通信連絡をする必要

がある場所と通信連絡ができるよう、放送設備、ページング設備、

所内内線設備を備える設計とする。 

また、事業所内の人の退避のため放送設備、ページング設備、

所内内線設備で構成する通信連絡設備及び消防設備である安全

避難通路を備える設計とする。 

 
 

表-3 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基数 １式 

設置場所 
ホーンスピーカ ：地下１階～ １階 

天井スピーカ ：１階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 
ホーンスピーカ ：３個 

壁掛けスピーカ  ：１個 

 

② ページング設備 

基数 １式 

設置場所 ページング端局 ：地下１階～ １階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕
様 

構成品 ページング端局 ：２基 

 

表-4 通信連絡設備に係る設計条件及び仕様 

① 放送設備 

基  数 1 式 

設置場所 
壁掛けスピーカ 

ホーンスピーカ 

：1階～2階 

：1階～2階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕 
 

様 

構成品 
壁掛けスピーカ 

ホーンスピーカ 

：19個 

：3個 
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廃棄物管理事業変更許可申請書(本文) 廃棄物管理事業変更許可申請書（添付書類五） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

 

② ページング設備 

数  量 1式 

設置場所 

ページング端局 

壁掛けスピーカ 

ホーンスピーカ 

：1階～2階 

：1階～2階 

：1階～2階 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕 
 

様 

構成品 

ページング端局 

壁掛けスピーカ 

ホーンスピーカ 

：22基 

：1個 

：2個 

 

③ 所内内線設備 

数  量 1 台 

設置場所 大会議室 

設
計
条
件 

耐震クラス ― 

仕 
 

様 

構成品 内線電話機 

 



 

 

 

 

 

 

Ⅸ 廃棄物管理施設品質マネジメント計画書に係る「廃棄物管理 

事業変更許可申請書」との整合性に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添Ⅸ-1 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設品質マネジメント計画書に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」と

の整合性を次に示す。 
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廃棄物管理事業変更許可申請書 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

7 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する事項 

 

廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項につい

て、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）は、次の品質管理体制

の計画（以下「品質管理計画」という。）に定める要求事項に従って、保安活動の計画、実施、

評価及び改善を行う。 

 

【品質管理計画】 

 

 

1. 目的 

機構は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令

和 2 年原子力規制委員会規則第 2 号）に基づき、廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制を品質マネジメントシステムとして構築し、原子力の安全を確保すること

を目的とする。 

 

 

2. 適用範囲 

本品質管理計画の第 4 章から第 8 章までは、廃棄物管理施設において実施する保安活動に適

用する。 

 

3. 定義 

本品質管理計画における用語の定義は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の基準に関する規則及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制

の基準に関する規則の解釈に従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理施設品質マネジメント計画書（QS-P08） 

 

 

1. 目的 

本品質マネジメント計画書は、大洗研究所（以下「研究所」という。）における廃棄物管理施

設の保安活動に関して、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に

関する規則（令和 2 年原子力規制委員会規則第 2 号）及び廃棄物管理施設保安規定に基づき、

廃棄物管理施設の安全の確保・維持・向上を図るための保安活動に係る品質マネジメントシス

テムを構築し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的として定める。 

 

2. 適用範囲 

本品質マネジメント計画書の第 4 章から第 8 章までは、建設段階、運転段階及び廃止段階の

廃棄物管理施設において実施する保安活動に適用する。 

 

3. 定義 

本品質マネジメント計画書における用語の定義は、次の事項、原子力施設の保安のための業

務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び原子力施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈並びに JIS Q 9000：2015品質マネジメントシ

ステム－基本及び用語に従うものとする。 

(1) 保安活動 

原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 

(2) 不適合 

要求事項に適合していないことをいう。 

(3) プロセス 

意図した結果を生み出すための相互に関連し、又は作用する一連の活動及び手順をいう。 

(4) 品質マネジメントシステム 

保安活動の計画、実施、評価及び改善に関し、原子力事業者等が自らの組織の管理監督を

行うための仕組みをいう。 

(5) 原子力の安全のためのリーダーシップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物管理事業

変更許可申請書

に記載した品質

管理計画を受け、

「原子力施設の

保安のための業

務に係る品質管

理に必要な体制

の基準に関する

規則」（令和 2 年

原子力規制委員

会規則第 2号）の

規定に適合する

よう策定した「廃

棄物管理施設品

質マネジメント

計画書」（ QS－

P08）により、設計

及び工事の品質

管理を行うため

整合している。 



 

添
Ⅸ
－
3

 

廃棄物管理事業変更許可申請書 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力の安全を確保することの重要性を認識し、組織の品質方針及び品質目標を定めて要

員がこれらを達成すること並びに組織の安全文化のあるべき姿を定めて要員が健全な安全

文化を育成し、及び維持することに主体的に取り組むことができるよう先導的な役割を果

たす能力をいう。 

(6) 是正処置 

不適合その他の事象の原因を除去し、その再発を防止するために講ずる措置をいう（「そ

の他の事象」には、不適合には至らない劣化傾向、不整合等の保安活動又は原子力施設に

悪影響を及ぼす可能性がある事象を含む。以下同じ。）。 

(7) 未然防止処置 

原子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見を踏まえて、自ら

の組織で起こりうる不適合の発生を防止するために講ずる措置をいう。 

(8) 一般産業用工業品 

原子力施設の安全機能に係る機器及びその部品、構造物並びにシステム（以下「機器等」

という。）であって、専ら原子力施設において用いるために設計開発されたもの以外のもの

をいう。 

(9) 妥当性確認 

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に関して、機器等又は保安活動を構成する

個別の業務（以下「個別業務」という。）及びプロセスが実際の使用環境又は活動において

要求事項に適合していることを確認することをいう。 

(10) 本部 

機構の本部組織（以下「本部」という。）は、理事長、統括監査の職、安全・核セキュリ

ティ統括本部長、安全管理部長及び契約部長をいう。 

(11) 担当理事 

研究所担当理事をいう。 

(12) 所長 

研究所長をいう。 

(13) 品質担当副所長 

研究所の品質マネジメントを担当する副所長をいう。 

(14) 廃棄物取扱主任者 

廃棄物管理施設の廃棄物取扱主任者をいう。 

(15) センター長 

環境技術開発センター長をいう。 

(16) 部長 

研究所に属する廃棄物管理施設に関わる部長及び原子力施設検査室長をいう。 

(17) 課長 

研究所の廃棄物管理施設に関わる室長及び課長をいう。 

(18) 従業員等 

職員等（役員、職員、囑託（非常勤を除く。）、常勤職員、常用用員、臨時用員等の日本原
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4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る組織は、本品質管理計画に従い、保安活動に係る品質マネジメントシステムを

確立し、実施するととともに、その有効性を維持するために、継続的に改善する。 

 

(2) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを構築し、運用

する。その際、次の事項を考慮し、品質マネジメントシステムの要求事項の適用の程度につ

いてグレード分けを行う。 

(a) 廃棄物管理施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

(b) 廃棄物管理施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及

ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

(c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、

若しくは実行された場合に起こり得る影響 

(3) 保安に係る組織は、廃棄物管理施設に適用される関係法令及び規制要求事項を明確にし、

品質マネジメントシステムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適

用を明確にする。また、保安活動の各プロセスにおいて次の事項を実施する。 

 

 

(a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確にす

る。 

(b) プロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を明確にする。 

 

 

 

(c) プロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために、必要な保

安活動の状況を示す指標（該当する安全実績指標を含む。以下「保安活動指標」という。）

子力研究開発機構（以下「機構」という。）と雇用関係にある者並びに外来研究員、協力研

究員及び客員研究員）及び機構との契約に基づき研究所内に常駐して業務を行っている者

をいう。 

(19) 建設段階 

新設建家の建設、附帯設備の工事、設備機器の設計、製作、それらの検査、試運転、許認

可等の業務を実施している段階をいう。 

(20) 運転段階 

廃棄物管理施設において廃棄物管理を実施している段階をいう。 

(21) 廃止措置段階 

廃棄物管理施設における廃止措置を実施している段階をいう。 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る各組織は、本品質マネジメント計画書に従い、保安活動に係る品質マネジ

メントシステムを構築し、文書化し、実施し、維持するとともに、その有効性を評価し、

継続的に改善する。 

(2) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを構築し、

運用する。その際、次の事項を考慮し、品質マネジメントシステムの要求事項の適用の程

度についてグレード分けを行う。 

(a) 廃棄物管理施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

(b) 廃棄物管理施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を

及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

(c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画さ

れ、若しくは実行された場合に起こり得る影響 

(3) 保安に係る各組織は、業務・廃棄物管理施設に適用される関係法令及び規制要求事項

を明確にし、品質マネジメントシステムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る各組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織

への適用を明確にする。また、保安活動の各プロセスにおいて次の事項を実施する。 

図 4.1に基本プロセスと各組織への適用に関する「品質マネジメントシステム体系図」

を示す。 

(a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確に

する。 

(b) これらのプロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を明

確にする。 

図 4.2に本品質マネジメント計画書の「品質マネジメントシステムプロセス関連図」

を示す。 

(c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするため

に、必要な保安活動の状況を示す指標（該当する安全実績指標を含む。以下「保安活動指
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並びに当該指標に係る判断基準を明確にする。 

 

(d) プロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する

（責任及び権限の明確化を含む。）。 

(e) プロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監視測定することが困難な

場合は、この限りでない。 

(f) プロセスについて、業務の計画どおりの結果を得るため、かつ、有効性を維持するため

に必要な処置（プロセスの変更を含む。）を行う。 

(g) プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれたものにする。 

(h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるように

適切に解決する。これにはセキュリティ対策と原子力の安全に係る対策とが互いに与える

潜在的な影響を特定し、解決することを含む。 

 

(i) 健全な安全文化を育成し、維持するための取組みを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 保安に係る組織は、業務・廃棄物管理施設に係る要求事項への適合に影響を与える保安活

動のプロセスを外部委託する場合には、当該プロセスの管理の方式及び程度を明確にし、管

理する。 

(6) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 

 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

品質マネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要度に応じて作成し、次の

標」という。）並びに判断基準及び方法を明確にする（「5.4.1品質目標」、「7.1業務の計

画」、「8.2.3プロセスの監視及び測定」、「8.2.4検査及び試験」参照）。 

(d) これらのプロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利用できる体制

を確保する（責任及び権限の明確化を含む。）（「8.2.3プロセスの監視及び測定」参照）。 

(e) これらのプロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監視及び測定す

ることが困難な場合は、この限りでない。 

(f) これらのプロセスについて、「7.1業務の計画」どおりの結果を得るため、かつ、有効

性を維持するために必要な処置（プロセスの変更を含む。）を行う。 

(g) これらのプロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれたものにする。 

(h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるよう

に適切に解決する。これにはセキュリティ対策と原子力の安全に係る対策とが互いに与

える潜在的な影響を特定し、解決することを含む（「7.2.2 業務・廃棄物管理施設に対す

る要求事項のレビュー」、「7.5.2個別業務に関するプロセスの妥当性確認」参照）。 

(i) 健全な安全文化を育成し、維持するための取組を実施する。これは、技術的、人的及

び組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な取組を通じて、次の状態を目指し

ていることをいう。 

・原子力の安全及び安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 

・風通しの良い組織文化が形成されている。 

・要員が、自らが行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に

責任を持っている。 

・全ての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 

・要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自己

満足を戒めている。 

・原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問

題が対処され、その結果が関係する要員に共有されている。 

・安全文化に関する内部監査及び自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改

善するための基礎としている。 

・原子力の安全には、セキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が必

要なコミュニケーションを取っている。 

(5) 保安に係る各組織は、業務・廃棄物管理施設に係る要求事項への適合に影響を与える

保安活動のプロセスを外部委託する場合には、当該プロセスの管理の方式及び程度を

「7.4調達」に従って明確にし、管理する。 

(6) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う（「6.資源

の運用管理」参照）。 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

理事長、安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、品質マネジメント
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文書体系の下に管理する。 

 

 

(1) 品質方針及び品質目標 

 

(2) 品質マニュアル 

 

(3) 規則が要求する手順 

 

(4) プロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために必要と判断した指示書、

図面等を含む文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 品質マニュアル 

理事長は、本品質管理計画に基づき、品質マニュアルとして、次の事項を含む品質マネジメ

ント計画を策定し、維持する。 

(1) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

(2) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

(3) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

(4) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムで必要とされる文書を管理し、不適切な使

用又は変更を防止する。 

 

 

 

 

システムに関する文書について、保安活動の重要度に応じて作成し、次の文書体系の下に管理

する。 

また、表 4.2.1に廃棄物管理施設に係る品質マネジメントシステム文書体系を示す。 

(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 一次文書 

本品質マネジメント計画書 

(3) 二次文書 

この計画書が要求する手順及び組織が必要と判断した規則等の文書及び記録 

(4) 三次文書 

組織内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、二次文書以

外に組織が必要と判断した指示書、図面等を含む文書及び記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質マネジメントシステム文書体系図 

 

4.2.2 品質マネジメント計画書 

理事長は、次の事項を含む本品質マネジメント計画書を策定し、必要に応じ見直し、維持す

る。 

(a) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

(b) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

(c) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

(d) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 安全管理部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及び課長は、品質マネジメント

システムで必要とされる文書を管理し、次の事項を含め、不適切な使用又は変更を防止

する。ただし、記録となる文書は、「4.2.4 記録の管理」に規定する要求事項に従って管

理する。 

(a) 文書の組織外への流出等の防止 

(b) 品質マネジメント文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に基づき講

 

→品質マネジメント計画書 

 

 

→本部要領、研究所規

則・要領、各部要領 

 

→作業マニュアル、手

順書、手引書 

 

→記録 

一次文書 

二次文書 

三次文書 

記  録 
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(2) 保安に係る組織は、適切な品質マネジメント文書が利用できるよう、次に掲げる管理の方

法を定めた手順を作成する。これには、文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用し

た根拠等の情報が確認できることを含む。 

 

(a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認する。 

(b) 文書は定期的に改訂の必要性についてレビューする。また、改訂する場合は、文書作成

時と同様の手続で承認する。 

(c) 文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部門の要員を参加さ

せる。 

(d) 文書の変更内容の識別及び最新の改訂版の識別を確実にする。 

(e) 該当する文書の最新の改訂版又は適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能

な状態にあることを確実にする。 

(f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

(g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文

書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。 

(h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場

合には、適切に識別し、管理する。 

 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 保安に係る組織は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠

を示すために作成する記録の対象を明確にし、管理する。また、記録は、読みやすく、容易に

識別可能かつ検索可能とする。 

(2) 保安に係る組織は、記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関する管

理の方法を定めた手順を作成する。 

 

 

 

 

5. 経営者等の責任 

5.1 経営者の関与 

理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメント

システムの構築、実施及びその有効性を継続的に改善していることを実証するために、次の事

項を行う。 

(1) 品質方針を設定する。 

(2) 品質目標が設定されていることを確実にする。 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組みに参画できる環境を整える。 

じた措置並びに当該発行及び改訂を承認した者に関する情報の維持 

(2) 安全管理部長は、本部の「文書及び記録管理要領」を定め、所長は大洗研究所の「大

洗研究所文書及び記録の管理要領」を定め、研究所の部長は、各部の文書及び記録の管理

要領を定める。これらの管理要領には、次に掲げる業務に必要な管理の手順を規定する。 

(a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認する。 

(b) 文書は定期的に改訂の必要性についてレビューする。また、改訂する場合は、文書作

成時と同様の手続で承認する。 

(c) 文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部門の要員を参加

させる。 

(d) 文書の変更内容の識別及び最新の改訂版の識別を確実にする。 

(e) 該当する文書の最新の改訂版又は適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可

能な状態にあることを確実にする。 

(f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

(g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの

文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。 

(h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する

場合には、適切に識別し、管理する。 

(i) 文書の改訂時等の必要な時に文書作成時に使用した根拠等が確認できるようにする。 

 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 安全管理部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及び課長は、要求事項への適合

及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成する記録の対象を

明確にし、管理する。 

(2) 安全管理部長は、本部の｢文書及び記録管理要領｣を定め、所長は、大洗研究所の「大

洗研究所文書及び記録の管理要領」を定め、部長は、各部の文書及び記録の管理要領を定

め、次に掲げる管理の手順を規定する。 

(a) 記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関する管理を行う。 

(b) 記録は、読みやすく、容易に識別可能かつ検索可能とする。 

 

5．経営者等の責任 

5.1 経営者の関与 

理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメン

トシステムの構築、実施及びその有効性を継続的に改善していることを実証するために、次

の事項を行う。 

(1) 品質方針を設定する（「5.3品質方針」参照）。 

(2) 品質目標が設定されていることを確実にする（「5.4.1品質目標」参照）。 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整える。 
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(4) マネジメントレビューを実施する。 

(5) 資源が使用できることを確実にする。 

(6) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保することの重要性を、組

織内に周知する。 

(7) 保安活動に関して、担当する業務について理解し遂行する責任を持つことを要員に認識さ

せる。 

(8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及び説明する責任

を考慮して確実に行われるようにする。 

 

5.2 原子力の安全の重視 

理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際には、業務・廃棄

物管理施設に対する要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がその他の事由によって損なわれ

ないようにすることを確実にする。 

 

 

5.3 品質方針 

理事長は、次に掲げる事項を満たす品質方針を設定する。これには、安全文化を育成し維持

することに関するものを含む。 

 

 

(1) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対して責任を

持って関与することを含む。 

(3) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

(4) 組織全体に伝達され、理解される。 

(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを含む。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、保安に係る組織において、毎年度、品質目標（業務・廃棄物管理施設に対する

要求事項を満たすために必要な目標を含む。）が設定されていることを確実にする。また、保

安活動の重要度に応じて、品質目標を達成するための計画が作成されることを確実にする。 

 

 

 

 

 

 

(4) マネジメントレビューを実施する（「5.6マネジメントレビュー」参照）。 

(5) 資源が使用できることを確実にする（「6.資源の運用管理」参照）。 

(6) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保することの重要性を、

組織内に周知する。 

(7) 保安活動に関して、担当する業務について理解し、遂行する責任を持つことを要員に

認識させる。 

(8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及び説明する

責任を考慮して確実に行われるようにする。 

 

5.2 原子力の安全の重視 

理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際には、業務・廃棄

物管理施設に対する要求事項（「7.2.1業務・廃棄物管理施設に対する要求事項の明確化」及び

「8.2.1組織の外部の者の意見」参照）に適合し、かつ、原子力の安全がその他の事由によって

損なわれないようにすることを確実にする。 

 

5.3 品質方針 

理事長は、次に掲げる事項を満たす「原子力安全に係る品質方針」を設定する。これには、安

全文化を育成し維持することに関するもの（技術的、人的及び組織的要因並びにそれらの間の

相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化

のあるべき姿を目指して設定していること。）及び施設管理に関する方針を含む。 

(1) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対して責

任を持って関与することを含む。 

(3) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

(4) 組織全体に伝達され、理解される。 

(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを含む。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長に、毎年度、

品質目標（業務・廃棄物管理施設に対する要求事項を満たすために必要な目標（「7.1 業

務の計画」（4）(b）参照）を含む。）が設定されていることを確実にする。 

また、保安活動の重要度に応じて、次の事項を含む品質目標を達成するための計画

（「7.1業務の計画」（4）参照）が作成されることを確実にする。 

(a) 実施事項 

(b) 必要な資源 

(c) 責任者 

(d) 実施事項の完了時期 
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(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれていることを確実にする。 

 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

(1) 理事長は、4.1 項に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシステムの実施

に当たっての計画を策定する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの変更を計画し、実

施する場合には、管理責任者を通じて、その変更が品質マネジメントシステムの全体の体系

に対して矛盾なく、整合が取れていることをレビューすることにより確実にする。この場合

において、保安活動の重要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

(a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の程度及び必要な

処置を含む。） 

(b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

(c) 資源の利用可能性 

(d) 責任及び権限の割当て 

 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

理事長は、保安に係る組織の責任及び権限を明確にする。また、保安活動に係る業務のプロ

セスに関する手順となる文書を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行するように

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 結果の評価方法 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれていることを確実にす

る。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

(1) 理事長は、「4.1一般要求事項」に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメン

トシステムの構築と維持について、本品質マネジメント計画書を策定する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの変更を計画し、

実施する場合には、管理責任者を通じて、その変更が品質マネジメントシステムの全体

の体系に対して矛盾なく、整合性が取れていることをレビューすることにより確実にす

る。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

(a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の程度及び必要

な処置を含む。） 

(b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

(c) 資源の利用可能性 

(d) 責任及び権限の割当て 

 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

理事長は、廃棄物管理施設保安規定に定める保安管理体制に基づき、保安に係る組織を図

5.5.1大洗研究所廃棄物管理施設保安管理組織図に、各組織の責任と権限を次のとおり定め、各

組織を通じて全体に周知し、保安活動に関係する要員が理解することを確実にする。 

また、保安活動に係る業務のプロセスに関する手順となる文書（「4.2.1一般」参照）を定め

させ、保安に係る各組織の要員が自らの職務の範囲において、その保安活動の内容について説

明する責任を持って業務を遂行するようにする。 

(1) 理事長 

理事長は、廃棄物管理施設の保安に係る業務を総理する。 

(2) 統括監査の職 

統括監査の職は、廃棄物管理施設の品質マネジメント活動に関する内部監査に係る業務

を行う。 

(3) 管理責任者 

管理責任者は、監査プロセスにおいては統括監査の職、本部（監査プロセスを除く。）に

おいては安全・核セキュリティ統括本部担当理事、研究所においては大洗研究所担当理事

（以下「研究所担当理事」という。）とする。各管理責任者は、品質マネジメントシステム

に必要なプロセスを管理し、維持すること等を確実にする責任と権限を有する（「5.5.2管

理責任者」参照）。 

(4) 安全・核セキュリティ統括本部長 

安全・核セキュリティ統括本部長は、理事長を補佐し、安全管理部長が行う本部として
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の指導、支援活動及び機構内の総合調整を統理する。また、保安上必要な場合は、理事長

への意見具申及び理事長指示に基づく必要な措置を講ずる。 

(5) 安全管理部長 

安全管理部長は、廃棄物管理施設における品質マネジメント活動に関して行う指導、支援

及び機構内の総合調整の業務、本部の品質マネジメント活動に係る業務並びに中央安全審

査・品質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 

(6) 契約部長 

契約部長は、廃棄物管理施設の調達管理に関する本部契約に係る業務を行う。 

(7) 研究所担当理事 

研究所担当理事は、理事長を補佐し、廃棄物管理施設の保安に係る業務を統理する。 

(8) 所長 

所長は、廃棄物管理施設の保安に係る業務を統括する。 

(9) 品質担当副所長 

品質担当副所長は、廃棄物管理施設品質マネジメント計画に基づく活動を推進する。 

(10) 廃棄物取扱主任者 

廃棄物管理施設の操作に係る保安の監督を行う。 

(11) センター長 

所長が行う廃棄物管理施設に係る保安に関する業務の統括を補佐するとともに、廃棄物

管理施設に係る環境保全部長の行う年間処理計画、修理及び改造計画に係る業務を統括す

る。 

(12) 部長 

所掌する部署における品質マネジメント活動を統括するとともに、推進する。 

(13) 課長 

所掌する室及び課における品質マネジメント活動を行う。 

(14) 中央安全審査・品質保証委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために安全管理部長は、「中央安全審査・品質保証委員

会の運営について」を定める。 

(a) 中央安全審査・品質保証委員会は、理事長の諮問に応じ、品質保証活動の基本事項等

について審議し、答申する。 

(15) 原子炉施設等安全審査委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために所長は、「原子炉施設等安全審査委員会規則」を

定める。 

(a) 原子炉施設等安全審査委員会は、所長からの諮問に応じ、廃棄物管理施設の安全性の

評価、設計内容等の妥当性を審議し、答申する。 

(16) 品質保証推進委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために所長は、「品質保証推進委員会規則」を定める。 

(a) 品質保証推進委員会は、研究所における品質マネジメント活動の推進、安全文化の育

成及び維持並びに法令等の遵守活動並びに所長からの諮問事項について審議する。 

(17) 品質保証技術検討会等 
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5.5.2 管理責任者 

(1) 理事長は保安活動の実施部門の長、監査プロセスの長を管理責任者として、また本部（監

査プロセスを除く。）は管理者の中から管理責任者を任命する。 

(2) 管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域において次に示す

責任及び権限をもつ。 

(a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。 

(b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、理事長に報告

する。 

(c) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安全を確保す

るための認識を高めることを確実にする。 

(d) 関係法令を遵守する。 

 

5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、管理者に、所掌する業務に関して、次に示す責任及び権限を与えることを確実

にする。 

(a) 業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善する。 

(b) 業務に従事する要員の、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項についての認識を高め

る。 

(c) 成果を含む業務の実施状況について評価する。 

 

(d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 

(e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを

発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

(a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定す

る。 

(b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に

行えるようにする。 

(c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達する。 

(d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員が、積極的

に廃棄物管理施設の保安に関する問題の報告を行えるようにする。 

(e) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組むべき改善の機会

を捉えるため、年 1回以上（年度末及び必要に応じて）、自己評価（安全文化について強化す

環境保全部、保安管理部及び放射線管理部に品質保証技術検討会及び管理部に品質保証

推進委員会（以下、これらの会議体を「品質保証技術検討会等」という。）を置く。品質保

証技術検討会等は、それぞれの運営要領又は規約に従い審議・検討等を行う。 

 

5.5.2 管理責任者 

管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域において次に示す責

任及び権限をもつ。 

(1) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。 

(2) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、理事長に報

告する。 

(3) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安全を確保

するための認識を高めることを確実にする。 

(4) 関係法令を遵守する。 

 

 

 

5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、「5.5.1責任及び権限」に定める管理者に、所掌する業務に関して、次に示

す責任及び権限を与えることを確実にする。 

(a) 業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善する。 

(b) 業務に従事する要員の、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項についての認識を高

める。 

(c) 成果を含む業務の実施状況について評価する（「5.4.1 品質目標」及び「8.2.3プロセ

スの監視及び測定」参照）。 

(d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 

(e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシッ

プを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

(a) 品質目標（「5.4.1品質目標」参照）を設定し、その目標の達成状況を確認するため、

業務の実施状況を監視測定する。 

(b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的

に行えるようにする。 

(c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達する。 

(d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員が、積極

的に廃棄物管理施設の保安に関する問題の報告を行えるようにする。 

(e) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組むべき改善の

機会を捉えるため、年 1回以上（年度末及び必要に応じて）、自己評価（安全文化につい
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べき分野等に係るものを含む。）を実施する。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

理事長は、保安に係る組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にする。ま

た、マネジメントレビューを通じて、廃棄物管理施設の品質マネジメントシステムの有効性に

関する情報交換が行われることを確実にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ有効であること

を確実にするために、年 1 回以上(年度末及び必要に応じて)、マネジメントレビューを実施

する。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び品質方針を含む品

質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

管理責任者は、マネジメントレビューへのインプット情報として、次の事項を含め報告する。 

 

(1) 内部監査の結果 

(2) 組織の外部の者からの意見 

(3) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。） 

(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並びに自主

検査等の結果 

(5) 安全文化を育成し、維持するための取組の実施状況（安全文化について強化すべき分野等

に係る自己評価の結果を含む。） 

(6) 関係法令の遵守状況 

(7) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

 

(8) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローアップ 

て強化すべき分野等に係るものを含む。）を実施する。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

(1) 理事長は、組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にするため、機

構に中央安全審査・品質保証委員会を置くとともに、安全・核セキュリティ統括本部長、

安全管理部長、統括監査の職、契約部長、研究所担当理事、所長、センター長、部長及び

課長に必要な会議、連絡書等を利用して保安に係る情報交換を行わせる。また、マネジメ

ントレビューを通じて、廃棄物管理施設の品質マネジメントシステムの有効性に関する

情報交換が行われることを確実にする。 

(2) 安全管理部長は、「中央安全審査・品質保証委員会の運営について」を定め、所長及び

センター長は、所内のコミュニケーションについては、原子炉施設等安全審査委員会規

則、運営会議要領及び品質保証推進委員会規則を定め、保安活動及び品質マネジメント

活動の円滑な運営及び推進を図る。 

(3) 部長は、部内の品質保証審査機関についての要領を定め、品質マネジメント活動の円

滑な運営及び推進を図る。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ有効である

ことを確実にするために、「マネジメントレビュー実施要領」に基づき、年 1 回以上(年

度末及び必要に応じて)、マネジメントレビューを実施する。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び品質方針を含

む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

(1) マネジメントレビューへのインプットには次の情報を含むものとする。 

(a) 内部監査の結果 

(b) 組織の外部の者からの意見 

(c) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。） 

(d) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並びに

自主検査等（廃棄物管理施設の要求事項への適合性を判定するため、使用前事業者検査等

のほかに自主的に行う、合否判定基準のある検証、妥当性確認、監視測定、試験及びこれ

らに付随するもの）の結果 

(e) 安全文化を育成し、維持するための取組の実施状況（安全文化について強化すべき分

野等に係る自己評価の結果を含む。） 

(f) 関係法令の遵守状況 

(g) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的

な進歩により得られたものを含む。）及び不適合その他の事象から得られた教訓を含む。） 
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(9) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

(10) 改善のための提案 

(11) 資源の妥当性 

(12) 保安活動の改善のために実施した処置の有効性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置を

含め、管理責任者に必要な改善を指示する。 

(a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

(b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

(c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

(d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

(e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（4.2.4参照）。 

 

(3) 管理責任者は、(1)項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を行う。 

 

 

 

6．資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

保安に係る組織は、保安活動に必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞれの権限及び責任

において確保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 

(3) 作業環境 

(h) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローアップ 

(i) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

(j) 改善のための提案 

(k) 資源の妥当性 

(l) 保安活動の改善のために実施した処置（品質方針に影響を与えるおそれのある組織の

内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む（8.5.2(3)a）において同じ。）。）

の有効性 

(2) 所長は、センター長及び各部長に指示して、所掌する業務に関して、前項に定める事

項を提出させ、その内容を整理した上で研究所の管理責任者に報告する。 

(3) 研究所の管理責任者は、前項の内容を確認・評価する。 

(4) 監査プロセスの管理責任者は、監査プロセスにおけるインプット情報を確認・評価す

る。 

(5) 本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者は、本部におけるインプット情報を確認・

評価する。 

(6) 各管理責任者は、マネジメントレビューの会議を通して理事長にインプット情報を報

告する。 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処

置を含め、管理責任者に必要な改善を指示する。 

(a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

(b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

(c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

(d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

(e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（「4.2.4記録の管理」

参照）。 

(3) 管理責任者は、(1)項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を行う。 

(4) 理事長は、本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者を通じて、上記(1)の指示に対

する処置状況を確認する。 

 

6．資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

理事長、安全・核セキュリティ統括本部長、安全管理部長、契約部長、研究所担当理事、所

長及び部長は、保安活動に必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞれの権限及び責任にお

いて確保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 
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(4) その他必要な資源 

 

 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 保安に係る組織は、原子力の安全を確実なものにするために必要とする要員を明確にし、

保安に係る組織体制を確保する。 

 

(2) 保安に係る組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験を判断の根拠として、

力量のある者を充てる。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必要な力量を明確に

することを確実にする。 

 

 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 保安に係る組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次の事項

を着実に実施する。 

(a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

(b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

(c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

(d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性の認識及び原子力

の安全に自らどのように貢献しているかを認識することを確実にする。 

(e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 

 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括本部長、安全管理部長、統括監査の職、契約部長、

研究所担当理事、所長、部長及び課長は、原子力の安全を確実なものにするために必要と

する要員を明確にし、保安に係る組織体制を確保する。 

(2) 保安に係る各組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験を判断の根拠

として、力量のある者を充てる。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必要な力量を明

確にすることを確実にする（「7.1業務の計画」、「7.4.2調達要求事項」及び「7.5.2個別

業務に関するプロセスの妥当性確認」参照）。 

 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 所長及び部長は、要員の力量を確保するために、教育・訓練に関する管理要領を定め、

保安活動の重要度に応じて、次の事項を確実に実施する。 

(a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

(b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

(c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

(d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性の認識及び原子

力の安全に自らどのように貢献しているかを認識することを確実にする。 

(e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、管理する

（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(2) 理事長は、監査員の力量について、「原子力安全監査実施要領」に定める。 

(3) 安全管理部長は、本部における原子力の安全に影響を及ぼす業務のプロセスを明確に

し、(1)項の(a)から(e)に準じた管理を行う。 

 

6.3 インフラストラクチャ 

所長、部長及び課長は、インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービス

の体系をいう。）を「7.1業務の計画」にて明確にし、これを維持管理する。 

 

6.4 作業環境 

所長、部長及び課長は、保安のために業務に必要な作業環境を「7.1業務の計画」にて明確

にし、運営管理する。 

なお、この作業環境には、作業場所の放射線量、温度、照度及び狭隘の程度など作業に影響

を及ぼす可能性がある事項を含む。 
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7. 業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 保安に係る組織は、廃棄物管理施設ごとに運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等につ

いて業務に必要なプロセスの計画を策定する。 

 

 

 

(2) 保安に係る組織は、個別業務の計画と、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの

要求事項と整合性（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

(3) 保安に係る組織は、業務の計画の策定及び変更に当たっては、次の事項のうち該当するも

のについて個別業務への適用の程度とその内容を明確にする。 

 

 

(a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への

影響の程度及び必要な処置を含む。） 

(b) 業務・廃棄物管理施設に対する品質目標及び要求事項 

(c) 業務・廃棄物管理施設に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の

必要性 

(d) 業務・廃棄物管理施設のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監視及び測定

並びにこれらの合否判定基準 

(e) 業務・廃棄物管理施設のプロセス及びその結果が要求事項を満たしていることを実証す

るために必要な記録 

(4) 保安に係る組織は、業務の計画を、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいもの

とする。 

 

 

 

 

7.2 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項の明確化 

保安に係る組織は、次に掲げる事項を要求事項として明確にする。 

(1) 業務・廃棄物管理施設に関連する法令・規制要求事項 

(2) 明示されてはいないが、業務・廃棄物管理施設に必要な要求事項 

(3) 組織が必要と判断する追加要求事項 

 

7.2.2 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 保安に係る組織は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項をレビューする。このレビュ

ーは、その要求事項を適用する前に実施する。 

7．業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 所長､センター長及び部長は、廃棄物管理施設の運転管理、施設管理、核燃料物質の管

理等（保安規定に基づく保安活動）について業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次

文書）を表 4.2.1のとおり策定する。 

(2) 部長及び課長は、業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次文書）に基づき、個別

業務に必要な計画（三次文書：マニュアル、手引、手順等）を作成して、業務を実施する。 

(3) 上記(1)､(2)の業務の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事

項と整合性（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

(4) 所長､センター長、部長及び課長は、業務の計画の策定及び変更（プロセス及び組織の

変更（累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。）を含む。）に当た

っては、次の事項のうち該当するものについて個別業務への適用の程度とその内容を明

確にする。 

(a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全へ

の影響の程度及び必要な処置を含む。） 

(b) 業務・廃棄物管理施設に対する品質目標及び要求事項  

(c) 業務・廃棄物管理施設に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供

の必要性 

(d) 業務・廃棄物管理施設のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監視及び測

定並びにこれらの合否判定基準 

(e) 業務・廃棄物管理施設のプロセス及びその結果が要求事項を満たしていることを実証

するために必要な記録（「4.2.4記録の管理」参照） 

(5) 業務の計画は、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいものとする。 

 

(6) 安全管理部長、契約部長は、本部において廃棄物管理施設の保安活動を支援するその

他業務がある場合、該当する業務のプロセスを明確にし、上記(1)から(5)項までに準じ

て業務の計画を策定し、管理する。 

 

7.2 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項の明確化 

所長、部長及び課長は、次の事項を「7.1業務の計画」において明確にする。 

(1) 業務・廃棄物管理施設に関連する法令・規制要求事項 

(2) 明示されてはいないが、業務・廃棄物管理施設に必要な要求事項 

(3) 組織が必要と判断する追加要求事項（安全基準等） 

 

7.2.2 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 所長、部長及び課長は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項をレビューする。こ

のレビューは、その要求事項を適用する前に実施する。 
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(2) 保安に係る組織は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項のレビューでは、次の事項に

ついて確認する。 

(a) 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項が定められている。 

(b) 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、そ

れについて解決されている。 

(c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) 保安に係る組織は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項のレビューの結果の記録及び

そのレビューを受けてとられた処置の記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(4) 保安に係る組織は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項が変更された場合には、関連

する文書を改訂する。また、変更後の要求事項が関連する要員に理解されていることを確実

にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

保安に係る組織は、原子力の安全に関して組織の外部の者と適切なコミュニケーションを図

るため、効果的な方法を明確にし、これを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 設計・開発 

 

 

 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 保安に係る組織は、廃棄物管理施設の設計・開発の計画を策定し、管理する。この設計・

開発には、設備、施設、ソフトウェア及び原子力の安全のために重要な手順書等に関する設

計・開発を含む。 

 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にする。 

(a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

(b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

(c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

(d) 設計・開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 保安に係る組織は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な割当てを確実に

するために、設計・開発に関与する関係者（他部署を含む。）間のインタフェースを運営管理

(2) レビューでは、次の事項について確認する。 

 

(a) 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項が定められている。 

(b) 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、

それについて解決されている。 

(c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) このレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を作成し、

管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(4) 所長、部長及び課長は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項が変更された場合に

は、関連する文書を改訂する。また、変更後の要求事項が関連する要員に理解されている

ことを確実にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

所長、センター長、部長及び課長は、原子力の安全に関して、規制当局との面談、原子力規

制検査等を通じて監督官庁並びに地元自治体との適切なコミュニケーションを図るため、効

果的な方法を明確にし、これを実施する。これには、次の事項を含む。 

(1) 組織の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報を通知する方法 

(2) 予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 

(3) 原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法 

(4) 原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適

切に考慮する方法 

 

7.3 設計・開発 

所長又は部長は、廃棄物管理施設の改造、更新等に関する設計・開発を適切に実施するた

め、設計・開発に関する管理要領を定め、次の事項を管理する。 

 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、廃棄物管理施設の設計・開発の計画（不適合及び

予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動（4.1(2)(c)の事項を考慮して行うも

のを含む。）を行うことを含む。）を策定し、管理する。この設計・開発には、設備、施設、

ソフトウェア及び原子力の安全のために重要な手順書等に関する設計・開発を含む。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にする。 

(a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

(b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

(c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

(d) 設計・開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 担当部長又は課長は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な割当てを

確実にするために、設計・開発に関与する関係者（他部署を含む。）間のインタフェース
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する。 

(4) 保安に係る組織は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更する。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 保安に係る組織は、廃棄物管理施設の要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を

作成し、管理する（4.2.4参照）。インプットには次の事項を含める。 

 

(a) 機能及び性能に関する要求事項 

(b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

(c) 適用される法令・規制要求事項 

(d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 保安に係る組織は、これらのインプットについて、その適切性をレビューし承認する。要

求事項は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、相反することがないようにする。 

 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発からのアウトプット（機器等の仕様等）は、設計・開発へ

のインプットと対比した検証を行うのに適した形式により管理する。また、次の段階に進め

る前に、承認をする。 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、次の状態とする。 

 

(a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

(b) 調達、業務の実施及び廃棄物管理施設の使用に対して適切な情報を提供する。 

(c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。 

(d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な廃棄物管理施設の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、計画され

たとおりに体系的なレビューを行う。 

 

(a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

(b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部署を

代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録

を作成し、管理する。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

を運営管理する。 

(4) 担当部長又は課長は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更する。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、廃棄物管理施設の要求事項に関連するインプット

を明確にし、記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

インプットには次の事項を含める。 

（a) 機能及び性能に関する要求事項 

（b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

（c) 適用される法令・規制要求事項 

（d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 担当部長又は課長は、これらのインプットについて、その適切性をレビューし承認す

る。要求事項は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、相反することがないようにす

る。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプット（機器等の仕様等）

は、設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式により管理する。ま

た、次の段階に進める前に、承認をする。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、次の状態と

する。 

（a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

（b) 調達、業務の実施及び廃棄物管理施設の使用に対して適切な情報を提供する。 

（c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。 

（d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な廃棄物管理施設の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の適切な段階において、次の事項を目

的として、計画されたとおり（「7.3.1 設計・開発の計画」参照）に体系的なレビューを

行う。 

(a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

(b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部

署を代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置があればそ

の記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 
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(1) 保安に係る組織は、設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットとして

与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために、計画されたとおりに検証

を実施する。 

(2) 設計・開発の検証には、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作

成し、管理する。 

 

 

 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の結果として得られる廃棄物管理施設又は個別業務が、規

定された性能、指定された用途又は意図された用途に係る要求事項を満たし得ることを確実

にするために、計画した方法に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。ただし、当該廃

棄物管理施設の設置の後でなければ妥当性確認を行うことができない場合は、当該廃棄物管

理施設の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を行う。 

 

(2) 保安に係る組織は、実行可能な場合はいつでも、廃棄物管理施設を使用又は個別業務を実

施するに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればその記

録を作成し、管理する。 

 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の変更を行った場合は変更内容を識別するとともに、その

記録を作成し、管理する。 

(2) 保安に係る組織は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行い、その変

更を実施する前に承認する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、当該廃棄物管理

施設を構成する要素（材料又は部品）及び関連する廃棄物管理施設に及ぼす影響の評価を行

う。 

(4) 保安に係る組織は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及び必要な処置が

あればその記録を作成し、管理する。 

 

7.4 調達 

 

 

 

 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へ

のインプットとして与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために、

計画されたとおり（「7.3.1設計・開発の計画」参照）に検証を実施する。 

(2) 設計・開発の検証は、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があればその記

録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(4) 設計・開発を外部委託した場合には、担当部長又は課長は、引合仕様書で与えている

要求事項を満たしていることを確実にするために、引合仕様書と受注者が実施した設計・

開発の結果（受注者から提出される承認図書類）とを対比して検証を実施する。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の結果として得られる廃棄物管理施設

又は個別業務が、規定された性能、指定された用途又は意図された用途に係る要求事項

を満たし得ることを確実にするために、計画した方法（「7.3.1設計・開発の計画」参照）

に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。ただし、当該廃棄物管理施設の設置の後

でなければ妥当性確認を行うことができない場合は、当該廃棄物管理施設の使用を開始

する前に、設計・開発の妥当性確認を行う。 

(2) 担当部長又は課長は、実行可能な場合はいつでも、廃棄物管理施設を使用又は個別業

務を実施するに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があれば

その記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の変更を行った場合は変更内容を識別

するとともに、その記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(2) 担当部長又は課長は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行い、

その変更を実施する前に承認する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、当該廃棄

物管理施設を構成する要素（材料又は部品）及び廃棄物管理施設に及ぼす影響の評価を

行う。 

(4) 担当部長又は課長は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及び必要な

処置があればその記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

7.4 調達 

所長又は部長は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）の調達を適切に実

施するため、調達に関する管理要領「大洗研究所調達管理要領」を定め、次の事項を管理す

る。 

また、契約部長は、供給先の評価・選定に関する要領を定め、本部契約に関する業務を実施
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7.4.1 調達プロセス 

(1) 保安に係る組織は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）が規定された調

達要求事項に適合することを確実にする。 

(2) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対する管理の方

式と程度を定める。これには、一般産業用工業品を調達する場合は、供給者等から必要な情

報を入手し、当該一般産業用工業品が要求事項に適合していることを確認できるよう管理の

方法及び程度を含める。 

(3) 保安に係る組織は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠と

して、供給者を評価し、選定する。また、必要な場合には再評価する。 

 

(4) 保安に係る組織は、調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準を定める。 

 

(5) 保安に係る組織は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置があれ

ばその記録を作成し、管理する。 

(6) 保安に係る組織は、適切な調達の実施に必要な事項（調達製品等の調達後における、維持

又は運用に必要な保安に係る技術情報を取得するための方法及びそれらを他の廃棄事業者と

共有する場合に必要な処置に関する方法を含む。）を定める。 

 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 保安に係る組織は、調達製品等に関する要求事項を仕様書にて明確にし、必要な場合には、

次の事項のうち該当する事項を含める。 

(a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

(b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

(c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

(d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

(e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

(f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

(g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 

(2) 保安に係る組織は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場等において

使用前事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等へ

の立入りに関することを含める。 

(3) 保安に係る組織は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定した調達要求

事項が妥当であることを確実にする。 

(4) 保安に係る組織は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対し、調達要

求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

する。 

 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が規定された調達要求事項に適合することを確実にする。 

(2) 部長及び課長は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対する管理の

方式と程度（力量を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲

を品質マネジメント文書に明確に定めることを含む。）を定める。これには、一般産業用

工業品を調達する場合は、供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品が

要求事項に適合していることを確認できるよう管理の方法及び程度を含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠

として、技術的能力や品質管理体制等に関する情報を入手して供給者を評価し、選定す

る。また、供給者に関する情報の更新等により必要な場合には再評価する。 

(4) 調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準は、研究所の調達に関する管理要

領「大洗研究所調達管理要領」及び本部の供給先の評価・選定に関する要領に定める。 

(5) 部長及び課長は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置があ

ればその記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(6) 所長又は部長は、調達製品等の調達後における、維持又は運用に必要な保安に係る技

術情報を調達先から取得するための方法及びそれらを他の廃棄物管理事業者と共有する

場合に必要な処置に関する方法を調達に関する管理要領「大洗研究所調達管理要領」に

定める。 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 部長及び課長は、調達製品等に関する要求事項を引合仕様書にて明確にし、必要な場

合には、次の事項のうち該当する事項を含める。 

(a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

(b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

(c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

(d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

(e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

(f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

(g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 

(2) 部長及び課長は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場等におい

て使用前事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工

場等への立入りに関することを含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定した調達要

求事項が妥当であることを確実にする。 

(4) 部長及び課長は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対し、調達

要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 
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7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 保安に係る組織は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていることを確実にす

るために、必要な検査又はその他の活動を定めて検証を実施する。 

 

 

 

 

(2) 保安に係る組織は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証の要領及び

調達製品等のリリース（出荷許可）の方法を調達要求事項の中で明確にする。 

 

 

7.5 業務の実施 

 

 

 

7.5.1 個別業務の管理 

保安に係る組織は、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実施する。管理された

状態には、次の事項のうち該当するものを含む。 

 

(1) 原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる。 

 

 

(2) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

(3) 適切な設備を使用している。 

(4) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

(5) 監視及び測定が実施されている。 

(6) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 保安に係る組織は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視

又は測定で検証することが不可能な場合には、その業務の該当するプロセスの妥当性確認を

行う。これらのプロセスには、業務が実施されてからでしか不具合が顕在化しないようなプ

ロセスが含まれる。 

(2) 保安に係る組織は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出せる

ことを実証する。 

(3) 保安に係る組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、管理する。 

 

 

7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていることを確実に

するために、必要な検査又はその他の活動を引合仕様書に定めて、次の事項のうち該当

する方法で検証を実施する。 

(a) 受入検査（記録確認を含む。） 

(b) 立会検査（供給者先、現地） 

(c) その他（書類審査、受注者監査） 

(2) 部長及び課長は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証の要領及

び調達製品等のリリース（出荷許可）の方法を調達要求事項（「7.4.2 調達要求事項」参

照）の中で明確にする。 

 

7.5 業務の実施 

所長、部長及び課長は、業務の計画（「7.1 業務の計画」参照）に従って、次の事項を実施

する。 

 

7.5.1 個別業務の管理 

所長、センター長、部長及び課長は、廃棄物管理施設の運転管理、施設管理、核燃料物質の

管理等の保安活動について、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実施する。 

管理された状態には、次の事項のうち該当するものを含む。 

(1) 原子力施設の保安のために、次の事項を含む必要な情報が利用できる。 

・保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性 

・当該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果 

(2) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

(3) 適切な設備を使用している。 

(4) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

(5) 監視及び測定が実施されている(「8.2.3プロセスの監視及び測定」参照)。 

(6) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 部長及び課長は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監

視又は測定で検証することが不可能な場合には、その業務の該当するプロセスの妥当性

確認を行う。これらのプロセスには、業務が実施されてからでしか不具合が顕在化しな

いようなプロセスが含まれる。 

(2) 部長及び課長は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出せ

ることを実証する。 

(3) 部長及び課長は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、管理する

（「4.2.4記録の管理」参照）。 
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(4) 保安に係る組織は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを含んだ管

理の方法を明確にする。 

(a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

(b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

(c) 妥当性確認の方法 

(d) 記録に関する要求事項 

 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 保安に係る組織は、業務の計画及び実施の全過程において適切な手段で業務・廃棄物管理

施設の状態を識別し、管理する。 

(2) 保安に係る組織は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、業務・廃棄物管

理施設について固有の識別をし、その記録を管理する。 

 

7.5.4 組織外の所有物 

保安に係る組織は、組織外の所有物のうち原子力の安全に影響を及ぼす可能性のあるものに

ついて、当該機器等に対する識別や保護など取扱いに注意を払い、必要に応じて記録を作成し、

管理する。 

 

 

 

 

7.5.5 調達製品の保存 

保安に係る組織は、調達製品の検収後、受入から据付、使用されるまでの間、調達製品を要

求事項への適合を維持した状態のまま保存する。この保存には、識別表示、取扱い、包装、保管

及び保護を含める。 

なお、保存は、取替品、予備品にも適用する。 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

(1) 保安に係る組織は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項への適合性を実証するために、

実施すべき監視及び測定を明確にする。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明

確にする。 

(2) 保安に係る組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定

が実施できることを確実にする。 

(3) 保安に係る組織は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定機器に関し、

次の事項を満たすようにする。 

(a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照ら

して校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基

準を記録し、管理する（4.2.4参照）。 

(4) 部長及び課長は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを含んだ

管理の方法を個別業務の計画の中で明確にする。 

(a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

(b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

(c) 妥当性確認の方法（所定の方法及び手順を変更した場合の再確認を含む。） 

(d) 記録に関する要求事項 

 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 部長及び課長は、業務の計画及び実施の全過程において、監視及び測定の要求事項に

関連して適切な手段で業務・廃棄物管理施設を識別し、管理する。 

(2) 部長及び課長は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、業務・廃棄物

管理施設について固有の識別をし、その記録を管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

7.5.4 組織外の所有物 

(1) 部長及び課長は、管理下にある組織外の所有物のうち原子力の安全に影響を及ぼす可

能性のあるものについて、当該機器等に対する紛失、損傷等を防ぐためリスト化し、識別

や保護など取扱いに注意を払い、紛失、損傷した場合は記録を作成し、管理する（「4.2.4

記録の管理」参照）。 

(2) 部長及び課長は、前項の組織外の所有物について、それが管理下にある間は、原子力

の安全に影響を及ぼさないように適切に取り扱う。 

 

7.5.5 調達製品の保存 

部長及び課長は、調達製品の検収後、受入れから据付け、使用されるまでの間、調達製品を

要求事項への適合を維持した状態のまま保存する。この保存には、識別表示、取扱い、包装、

保管及び保護を含める。 

なお、保存は、取替品、予備品にも適用する。 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

(1) 部長及び課長は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項への適合性を実証するため

に、実施すべき監視及び測定を個別業務の計画の中で明確にする。また、そのために必要

な監視機器及び測定機器を明確にする。 

(2) 部長及び課長は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測

定が実施できることを確実にする。 

(3) 部長及び課長は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定機器に関

し、次の事項を満たすようにする。 

(a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に

照らして校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に

用いた基準を記録し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 



 

添
Ⅸ
－
22

 

廃棄物管理事業変更許可申請書 設計及び工事の計画申請書 整合性 

(b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

(c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

(d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

(e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 

(4) 保安に係る組織は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、その

測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する。また、その機器及び影響

を受けた業務・廃棄物管理施設に対して、適切な処置を行う。 

 

(5) 保安に係る組織は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成し、管理す

る。 

(6) 保安に係る組織は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを

使う場合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだシステムが意図した監視及び測

定ができることを確認する。この確認は、最初に使用するのに先立って実施する。 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 保安に係る組織は、必要となる監視測定、分析、評価及び改善のプロセスを「8.2監視及び

測定」から「8.5改善」に従って計画し、実施する。 

 

なお、改善のプロセスには、関係する管理者等を含めて改善の必要性、方針、方法等につい

て検討するプロセスを含む。 

 

 

 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして、

原子力の安全を達成しているかどうかに関して組織の外部の者がどのように受けとめている

かについての情報を外部コミュニケーションにより入手し、監視する。 

 

 

(2) 保安に係る組織は、前項で得られた情報を分析し、マネジメントレビュー等による改善の

ための情報に反映する。 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを確認するため、

(b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

(c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

(d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

(e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 

(4) 部長及び課長は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、そ

の測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する（「4.2.4記録の管理」

参照）。また、その機器及び影響を受けた業務・廃棄物管理施設に対して、適切な処置を

行う。 

(5) 部長及び課長は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成し、管理

する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(6) 部長及び課長は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェア

を使う場合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだシステムが意図した監視

及び測定ができることを確認する。この確認は、最初に使用するのに先立って実施する。 

 

8．評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長は、次の

事項のために必要となる監視測定、分析、評価及び改善のプロセスを「8.2 監視及び測

定」から「8.5改善」に従って計画し、実施する。 

なお、改善のプロセスには、関係する管理者等を含めて改善の必要性、方針、方法等に

ついて検討するプロセスを含む。 

(a) 業務に対する要求事項への適合を実証する。 

(b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

(c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1組織の外部の者の意見 

(1) 安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長は、品質

マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして、原子力の安全を確保

しているかどうかに関して組織の外部の者がどのように受けとめているかについての情

報を外部コミュニケーション（「7.2.3 外部とのコミュニケーション」参照）により入手

し、監視する。 

(2) この情報は、分析し、マネジメントレビュー等による改善のための情報に反映する。 

 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを確認する
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毎年度 1 回以上、内部監査の対象業務に関与しない要員により、監査プロセスの長に内部監

査を実施させる。 

(a) 本品質管理計画の要求事項 

(b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その他の領域（以下「領

域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定す

るとともに、内部監査に関する基本計画を策定し、実施させることにより、内部監査の実効

性を維持する。また、監査プロセスの長は、前述の基本計画を受けて実施計画を策定し内部

監査を行う。 

(4) 監査プロセスの長は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部

監査の実施において、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 監査プロセスの長は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内

部監査をさせない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施並びに監査結果の報告並びに記録の作成及び

管理について、その責任及び権限並びに監査に係る要求事項を明確にした手順を定める。 

 

(7) 監査プロセスの長は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選定された領域

に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項において不適合が発

見された場合には、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講ずるとともに、

当該措置の検証を行い、それらの結果を監査プロセスの長に報告する。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定を行う。 

この監視及び測定の対象には機器等及び保安活動に係る不適合についての強化すべき分野

等に関する情報を含める。また、監視及び測定の方法には、次の事項を含める。 

 

 

 

(a) 監視及び測定の時期 

(b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、

保安活動指標を用いる。 

(3) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の方法により、プロセスが計画どおりの結果

を達成する能力があることを実証するものとする。 

(4) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を共有し、その結果に応

じて、保安活動の改善のために必要な処置を行う。 

ため、毎年度 1 回以上、内部監査の対象業務に関与しない要員により、統括監査の職に

内部監査を実施させる。 

(a) 本品質マネジメント計画書の要求事項 

(b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その他の領域（以

下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対

象を選定するとともに、内部監査に関する基本計画を策定し、実施させることにより、内

部監査の実効性を維持する。また、統括監査の職は、前述の基本計画を受けて実施計画を

策定し内部監査を行う。 

(4) 統括監査の職は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部

監査の実施において、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 統括監査の職は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内

部監査をさせない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施並びに監査結果の報告並びに記録の作成

及び管理について、その責任及び権限並びに監査に係る要求事項を「原子力安全監査実

施要領」に定める。 

(7) 統括監査の職は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選定された領域

に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項において不適合

が発見された場合には、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じると

ともに、当該措置の検証を行い、それらの結果を統括監査の職に報告する。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 理事長、安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、表 8.2.3品

質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定を基本として、品質マネジメントシ

ステムのプロセスの監視及び測定を行う。 

この監視及び測定の対象には機器等及び保安活動に係る不適合についての強化すべき

分野等に関する情報を含める。 

また、監視及び測定の方法には、次の事項を含める。 

(a) 監視及び測定の時期 

(b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) これらの実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いる。 

 

(3) これらの方法は、プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証する

ものとする。 

(4) 所長、部長及び課長は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を共有し、その

結果に応じて、保安活動の改善のために必要な処置を行う。 
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(5) 保安に係る組織は、計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある場合

には、当該プロセスの問題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 

 

8.2.4 検査及び試験 

 

(1) 保安に係る組織は、廃棄物管理施設の要求事項が満たされていることを検証するために、

個別業務の計画に従って、適切な段階で使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

 

(2) 保安に係る組織は、検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業者検査

等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、管理する。 

(3) 保安に係る組織は、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人が特定できるよう

記録を作成し、管理する。 

(4) 保安に係る組織は、個別業務の計画で決めた検査及び試験が支障なく完了するまでは、当

該機器等や廃棄物管理施設を運転、使用しない。ただし、当該の権限をもつ者が、個別業務

の計画に定める手順により承認する場合は、この限りでない。 

(5) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性

が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。また、自主検査等の検査及び試験要

員の独立性については、これを準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 不適合管理 

(1) 保安に係る組織は、業務・廃棄物管理施設に対する要求事項に適合しない状況が放置され、

運用されることを防ぐために、それらを識別し、管理することを確実にする。 

(2) 保安に係る組織は、不適合の処理に関する管理の手順及びそれに関する責任と権限を定め、

これを管理する。 

(3) 保安に係る組織は、次のいずれかの方法で不適合を処理する。 

 

 

 

 

 

(5) 計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある場合には、当該プロ

セスの問題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 

 

8.2.4 検査及び試験 

(1) 使用前事業者検査等 

所長は、「大洗研究所原子炉施設、核燃料物質使用施設、廃棄物管理施設独立検査組織運営

規則」を定め、検査及び試験を行う原子力施設検査室長に次の事項を管理させる。 

(a) 原子力施設検査室長は、廃棄物管理施設の要求事項が満たされていることを検証す

るために、個別業務の計画（「7.1業務の計画」参照）に従って、適切な段階で使用前

事業者検査等を実施する。 

(b) 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業者検査等の結果に

係る記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(c) 記録には、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人を明記する。 

(d) 個別業務の計画（「7.1業務の計画」参照）で決めた検査及び試験が支障なく完了す

るまでは、当該機器等や廃棄物管理施設を運転、使用しない。ただし、当該の権限を

もつ者が、個別業務の計画に定める手順により承認する場合は、この限りでない。 

(e) 原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性

及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。 

(2) 自主検査等 

自主検査等を行う部長は、検査・試験の管理要領を定め、次の事項を管理する。 

(a) 部長(原子力施設検査室長を除く。)及び課長は、廃棄物管理施設の要求事項が満た

されていることを検証するために、個別業務の計画（「7.1業務の計画」参照）に従っ

て、適切な段階で自主検査等を実施する。 

(b) 自主検査等を行う部長及び課長は、8.2.4(1)(b)～(e)を準用する。 

(c) 自主検査等を行う部長及び課長は、検査する要員の独立性を確保するために必要な

場合は原子力施設検査室長と事前に協議の上検査を依頼することができる。 

 

 

8.3 不適合管理 

安全管理部長、所長、センター長又は部長は、不適合の処理に関する管理（不適合を関連す

る管理者に報告することを含む。）の手順及びそれに関する責任と権限を、本部は「不適合管

理並びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢大洗研究所不適合管理並びに是正処置及

び未然防止処置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長は、業務・

廃棄物管理施設に対する要求事項に適合しない状況が放置され、運用されることを防ぐ

ために、それらを識別し、管理することを確実にする。 

 

(2) 安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、次のいずれかの方

法で不適合を処理する。 
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(a) 不適合を除去するための処置を行う。 

(b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響を評価し、

当該業務や機器等の使用に関する権限をもつ者が、特別採用によって、その使用、リリー

ス(次工程への引渡し)又は合格と判定することを正式に許可する。 

(c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

(d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不適合による

影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(4) 保安に係る組織は、不適合を除去するために修正を施した場合は、要求事項への適合性を

実証するための検証を行う。 

(5) 保安に係る組織は、不適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置

の記録を作成し、管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、また、

品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために、適切なデー

タを明確にし、それらのデータを収集し、分析する。この中には、監視及び測定の結果から

得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含める。 

 

 

(2) 保安に係る組織は、前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関連

する改善のための情報を得る。 

(a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知見 

 

(b) 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項への適合性 

 

(c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び廃棄物管理施設の特性及び傾向 

 

(d) 供給者の能力 

 

 

 

 

(a) 不適合を除去するための処置を行う。 

(b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響を評

価し、当該業務や機器等の使用に関する権限をもつ者が、特別採用によって、その使

用、リリース(次工程への引渡し)又は合格と判定することを正式に許可する。 

(c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

(d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不適合に

よる影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(3) 不適合を除去するための処置を施した場合は、要求事項への適合性を実証するための

検証を行う。 

(4) 安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、不適合の性質の記

録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を作成し、管理する（「4.2.4

記録の管理」参照）。 

(5) 所長は、廃棄物管理施設の保安の向上を図る観点から、事故故障等を含む不適合をそ

の内容に応じて、「大洗研究所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領」に定め

る不適合の公開の基準に従い、情報の公開を行う。 

(6) 安全管理部長は、前項の情報の公開を受け、不適合に関する情報をホームページに公

開する。 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長は、品質

マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、また、品質マネジメントシ

ステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために、表 8.4 品質マネジメントシ

ステムの分析データに示すデータを収集し、分析する。この中には、監視及び測定（「8.2

監視及び測定」参照）の結果から得られたデータ及びそれ以外の不適合管理（「8.3 不適

合管理」参照）等の情報源からのデータを含める。 

(2) 前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関連する改善のため

の情報を得る。 

(a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知見(「8.2.1組

織の外部の者の意見」参照) 

(b) 業務・廃棄物管理施設に対する要求事項への適合性（「8.2.3プロセスの監視及び測

定」及び「8.2.4検査及び試験」参照） 

(c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び廃棄物管理施設の特性及び傾向

（「8.2.3プロセスの監視及び測定」及び「8.2.4検査及び試験」参照） 

(d) 供給者の能力（「7.4調達」参照） 

(3) 部長及び課長は、データ分析の情報及びその結果を整理し、センター長及び所長を通

じて研究所の管理責任者に報告するとともに、所掌する業務の改善に反映する。また、安

全管理部長、契約部長及び統括監査の職は、それぞれの管理責任者に報告するとともに、

所掌する業務の改善に反映する。 
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8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

保安に係る組織は、品質方針、品質目標、監査結果、データの分析、是正処置、未然防止処置

及びマネジメントレビューを通じて、品質マネジメントシステムの有効性を向上させるために

継続的に改善する。 

 

 

 

 

 

8.5.2 是正処置等 

 

 

 

 

(1) 保安に係る組織は、検出された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」という。）の再

発防止のため、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、不適合等の原因を除去する是正処置を

行う。 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

(a) 不適合等のレビュー及び分析 

 

(b) 不適合等の原因の特定 

(c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

(d) 必要な処置の決定及び実施 

(e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 

(a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

(b) 品質マネジメントシステムの変更 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合に関して根本的な原因を究明するための分析の

手順を確立し、実施する。 

 

 

(5) 全ての是正処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する。 

 

(6) 保安に係る組織は、前項までの不適合等の是正処置の手順（根本的な原因を究明するため

(4) 管理責任者は、報告のあった情報をマネジメントレビューへのインプット（「5.6.2マ

ネジメントレビューへのインプット」参照）に反映する。 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

理事長、管理責任者、安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及

び課長は、品質方針（「5.3品質方針」参照）、品質目標（「5.4.1品質目標」参照）、監査結果

（「8.2.2 内部監査」参照）、データの分析（「8.4 データの分析及び評価」参照）、是正処置

（「8.5.2 是正処置等」参照）、未然防止処置（「8.5.3 未然防止処置」参照）及びマネジメン

トレビュー（「5.6マネジメントレビュー」参照）を通じて、品質マネジメントシステムの有

効性を向上させるために継続的に改善する。 

 

 

8.5.2 是正処置等 

安全管理部長、所長及び部長は、不適合等の是正処置の手順（根本的な原因を究明するた

めの分析に関する手順を含む。）に関して、本部は「不適合管理並びに是正及び未然防止処置

要領」に、研究所は｢大洗研究所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領｣に定め、

次の事項を管理する。 

(1) 安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長は、検出

された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」という。）の再発防止のため、原子力

の安全に及ぼす影響に応じて、不適合等の原因を除去する是正処置を行う。 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

(a) 不適合等のレビュー及び分析（情報を収集及び整理すること並びに技術的、人的、

組織的側面等を考慮することを含む。） 

(b) 不適合等の原因（関連する要因を含む。）の特定 

(c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

(d) 必要な処置の決定及び実施 

(e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 

(a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

(b) 品質マネジメントシステムの変更 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合（単独の事象では原子力の安全に及ぼす影

響の程度は小さいが、同様の事象が繰り返し発生することにより、原子力の安全に及ぼ

す影響の程度が増大するおそれのあるものを含む。）に関しては、根本的な原因を究明す

るための分析の手順に従い、分析を実施する。 

(5) 全ての是正処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」

参照）。 
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の分析に関する手順を含む。）を定め、これを管理する。 

(7) 保安に係る組織は、前項の手順に基づき、複数の不適合等の情報について、必要により類

似する事象を抽出し、分析を行い、その結果から類似事象に共通する原因が認められた場合、

適切な処置を行う。 

 

8.5.3 未然防止処置 

 

 

 

 

(1) 保安に係る組織は、原子力施設及びその他の施設の運転経験等の知見を収集し、起こり得

る不適合の重要度に応じて、次に掲げる手順により適切な未然防止処置を行う。 

 

 

(a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 

(b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

(c) 必要な処置の決定及び実施 

(d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する。 

 

(3) 保安に係る組織は、前項までの未然防止処置の手順を定め、これを管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、複数の不適合等の

情報について、必要により類似する事象を抽出し、分析を行い、その結果から共通する原

因が認められた場合、適切な処置を行う。 

 

8.5.3 未然防止処置 

安全管理部長、センター長、所長及び部長は、他の原子力施設及びその他の施設から得ら

れた知見を保安活動に反映するために未然防止処置の手順に関して、本部は「不適合管理並

びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は「大洗研究所不適合管理並びに是正処置及び

未然防止処置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全管理部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、原子力施設及びそ

の他の施設の運転経験等の知見（核燃料物質の使用等に係る技術情報を含む。）を収集し、

起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げる手順により、未然防止処置を行う。 

この活用には、得られた知見や技術情報を他の廃棄事業者と共有することも含む。 

(a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 

(b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

(c) 必要な処置の決定及び実施 

(d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」

参照）。 
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