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Ⅰ 検査目的 

本検査は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４９条第１項に基づき実

施する原子力発電工作物の保安に関する命令（平成２４年経済産業省令第６９号）

第１７条の工事の工程において、原子力発電工作物が、届出した工事計画に従い製

作され、据付けされ、所定の性能を有しているものであることを確認するものであ

る。 

 

 

Ⅱ 適用範囲 

本検査は、電気事業法第４９条第２項第１号に規定する事項について適合してい

ることを確認するものである。 

なお、電気事業法第４９条第２項第２号に規定する事項については、同法第１１

２条の３第３項により、原子力規制委員会が実施した核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」

という。）第４３条の３の１１第３項の規定に基づく使用前事業者検査についての

確認をもって適合しているものとみなす。 

 

 

Ⅲ 検査場所 

原子力規制委員会原子力規制庁 

東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル 

 関西電力株式会社 美浜発電所 

福井県三方郡美浜町丹生 

 

 

Ⅳ 検査範囲 

１．検査対象設備及び範囲 

原子力設備 

原子炉冷却系統設備 

原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置 

 

 

  



2 
 

２．工事計画認可・届出関係 

届出番号 

（届出年月日） 

関原発第５２９号 

（２０２２年１月３１日） 

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。 

 

 

Ⅴ 検査方法 

１ 共通事項 

（１）使用前検査申請書の確認 

  ① 検査前確認事項 

   a 本検査に係る使用前検査申請書（変更申請を含む。）が準備されていること

を確認する。使用前検査成績書の「２ 検査申請」に申請番号（変更申請番

号を含む。）を記載する。 

   b 検査をする工事の工程及び期日が申請書どおりであることを確認する。 

c 工事計画の届出番号の記載が適切であることを確認する。 

 

２ 検査手順 

原子炉等規制法第４３条の３の１１第３項の規定に基づく使用前事業者検査に

ついての確認が終了していること及び電気事業法に基づき届出した工事計画の内

容が原子炉等規制法に基づき届出した設計及び工事の計画の内容と同一であるこ

とを確認する。 

 

 

Ⅵ 判定基準 

工事が電気事業法に基づき届出した工事計画に従って行われたものであること。 
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別紙１ 
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使 用 前 検 査 成 績 書 

 

１．発 電 所 名 関西電力株式会社 美浜発電所第３号機 

 

 

２．検 査 申 請 使用前検査申請番号 

関原発第５９５号 （２０２２年３月２５日） 

関原発第６０８号 （２０２２年３月３０日） 

 

３．検 査 期 日 自      年  月  日 

 

 至         年  月  日 

 

 

４．検 査 場 所    原子力規制委員会原子力規制庁 

東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル 

関西電力株式会社美浜発電所 

福井県三方郡美浜町丹生 

 

 

５．検 査 範 囲   原子力設備 

原子炉冷却系統設備 

原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置 

 

 

６．検 査 結 果    検査結果一覧表のとおり 
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検査結果一覧表 

 

工事の工程 検査結果 電気工作物検査官 

一 構造、強度又は漏えいに係る試験をするこ

とができる状態になった時 

 

  年   月   日 

 

 

五 工事の計画に係る全ての工事が完了した時 

 

７．特 記 事 項       

 

 


