
条文 項目 追而内容 理由等
追而対象資料

（記載該当箇所）
提出予定時期 補足

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

保管場所及びアクセ
スルートに影響を及

ぼす外部事象
構内排水設備

【他条文の審査状況の反映】
  構内排水設備の設計については，第6条「外部からの衝撃による
損傷の防止」の審査状況を踏まえて反映するため

・別紙(6) 本文の一部，第1図，第1表
・補足資料(3) 本文の一部，第2表，第1図，
第3表
・補足資料(8) 本文の一部，第1図

防潮堤設計が確定し、構
内排水設備に係る評価等
を実施後

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

保管場所及びアクセ
スルートに影響を及

ぼす外部事象
地滑り影響評価

【他条文の審査状況の反映】
　地滑りの影響評価について，当社空中写真判読，公刊の地滑り
に関する知見等を踏まえ，再評価を行うため

・本文4章 第4-1表
・別紙(4) 第4表
・別紙(37)

2023年6月
地滑り影響について防災科研のデータの評価等，
現地調査を含む再評価を行う。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

保管場所及びアクセ
スルートに影響を及

ぼす外部事象
火山灰の層厚，密度，除灰時間評価

【地震津波側審査の反映】
　火山灰の層厚，密度，降灰除去時間について，地震津波側審査
結果を受けて反映のため

・本文4章 第4-1表
・別紙(4）第4表
・別紙(5）本文の一部，第3表，第4表

2023年10月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の、火山灰層厚及
び粒径の再評価結果の反映に係る説明スケジュー
ル（2023.10）に合わせて資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

保管場所の評価
（地盤支持力に対す

る影響評価）
地盤支持力の評価

【地震津波側の審査の反映】
基準地震動策定後，評価を実施するため

・本文5章 本文の一部，第5-8表，第5-9表，
第5-10表

2023年10月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.10）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

保管場所及び
屋外のアクセス
ルートの評価

（周辺構造物の損壊
に対する影響評価）

外装材の評価
【地震津波側審査の反映】
　外装材の評価については、基準地震動の審査結果を受けて反映
する

・別紙(9)　第3表 2023年10月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.10）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

保管場所及び
屋外のアクセス
ルートの評価

（周辺構造物の損壊
に対する影響評価）

建屋関係の耐震評価
【地震津波側審査の反映】
　建屋関係の耐震評価について，基準地震動の審査を踏まえ反映
するため

・別紙(10) 2023年10月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.10）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

屋外のアクセス
ルートの評価

（周辺タンク等の損
壊に対する影響評

価）

敷地浸水深，排水可能時間
【他条文の審査状況の反映】
　敷地浸水深及び排水可能時間について，第９条「溢水による損
傷の防止等」の審査状況を踏まえて反映するため

・本文6章 ②溢水評価タンクの損壊
・別紙(19)　本文の一部，第1表
・補足資料(3) 本文の一部，第3図，第4図，
第5図，第6図

2023年6月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.6）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

保管場所及び
屋外のアクセス
ルートの評価

（周辺斜面の崩壊，
敷地下斜面のすべり
に対する影響評価）

斜面のすべり安定性評価の解析用物性値，地
震応答解析結果等

【地盤津波側審査の反映】
　解析用物性値，地震応答解析結果等について，「耐震重要施設
及び常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評
価」の審査結果を反映するため
【斜面対策後の地形及び敷地下斜面の評価結果の反映】
　51ｍ倉庫・車庫エリアからのアクセスルートの斜面対策後の地
形及び敷地下斜面の評価結果については，基準地震動確定後に反
映するため

・本文5章 本文の一部，第5-4表
・本文6章 本文の一部，第6-10表，第6-14
図，第6-16図
・別紙(13) 本文の一部，第6.3-3図，第6.4-3
図，第7-1図，第7-2図，第7.1-2図

2023年10月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.10）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

保管場所及び
屋外のアクセス
ルートの評価

（沈下に対する影響
評価）

沈下率の設定，沈下量
【他条文の審査状況の反映】
　沈下率の設定，沈下量について，第５条「耐津波設計方針」の
審査を踏まえ反映するため

・本文5章 本文の一部，第5-5表，第5-5図，
第5-6図
・本文6章 本文の一部，第6-11表，第6-19
図，第6-12表，第6-24図，第6-31図
・別紙(１) 第5図
・別紙(14)
・別紙(15) 本文の一部，第1表，第2表
・別紙(29) 本文の一部

2023年6月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.6）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

屋外のアクセスルー
トの評価

（沈下に対する影響
評価）

防潮堤の構造
【他条文の審査状況の反映】
　防潮堤の構造について，第５条「防潮堤の構造成立性」の審査
を踏まえ反映するため

・本文6章 第6-11表，第6-13表 2023年6月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.6）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

屋外のアクセス
ルートの評価

（液状化による側方
流動）

液状化パラメータ
【他条文の審査状況の反映】
　液状化パラメータについては，第４条「地盤の液状化評価」の
審査状況を踏まえ反映するため

・本文6章 第6-28図，第6-37図 2023年10月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.10）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

屋外のアクセス
ルートの評価

（液状化による側方
流動に対する影響評

価）

側方流動の評価結果
【地震津波側審査及び他条文の審査状況の反映】
　評価結果は，基準地震動及び第４条「地盤の液状化評価」の審
査を踏まえ反映するため

・本文6章 本文の一部，第6-38図 2023年10月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.10）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

屋外のアクセス
ルートの評価

（液状化による地下
構造物等の浮き上が
りに対する影響評

価）

浮き上がりの評価結果 評価結果について今後整理を行うため ・本文6章 第6-14表，第6-40図 2023年6月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.6）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

泊発電所３号炉　審査資料　追而リスト（保管アクセス）資料１−４ 2023/4/10
北海道電力株式会社
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泊発電所３号炉　審査資料　追而リスト（保管アクセス）資料１−４ 2023/4/10
北海道電力株式会社

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

屋外のアクセス
ルートの評価

（地下構造物の損壊
に対する影響評価）

H形鋼の仕様 Ｈ形鋼の仕様について詳細検討中のため ・別紙(16) 本文の一部 2023年6月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.6）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

屋外のアクセス
ルート

・アクセスルートトンネルの耐震評価方針
・防潮堤の直下を横断する排水路

各項目について，今後検討し作成する
・別紙(38)
・補足資料(11)

2023年6月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.6）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

屋内のアクセスルー
トの評価
（地震による内部溢
水による影響評価）

・使用済燃料ピットのスロッシング量
・地震による内部溢水における溢水源，溢水
量及び溢水伝播経路

【他条文の審査状況の反映】
第９条「溢水による損傷の防止等」の審査状況を踏まえて反映す
るため

・別紙(34)　本文の一部，第3図及び第2表～
第5表

2023年10月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.10）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス
保管場所

放射性物質吸着剤及び集水桝シルトフェンス
の仕様

【他条文の審査状況の反映】
（集水桝シルトフェンス及び放射性物質吸着剤の仕様について，
第55条「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」
の審査状況を踏まえて反映するため。）

・別紙(39）第2表 2023年6月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.6）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。

技術的能力
1.0.2

保管アクセス

屋外のアクセス
ルート

１号，２号及び３号炉同時被災時における被
ばく線量の値

【他条項の審査状況の反映】
（被ばく線量の評価結果については，技術的能力1.7の審査を踏ま
え反映するため）

・補足(7)　本文の一部 2023年6月

審査会合を要すると想定している項目として資料
「論点とスケジュール」に記載の説明スケジュー
ルのうちアクセスルート係る事項として
（2023.6）時の提出に併せて本追而内容が反映さ
れた資料を提出する。
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