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指摘事項 

Ａ：当該図面は，トレンごとに区画を色分けしたもので系統分離に係る説明ができるようにする

とともに,どのような影響軽減対策を実施するか明示したものと致しました。 

加えて,8 条 別添 1 資料 7 添付資料 10「泊発電所 3 号炉における火災区域又は火災区画の影

響軽減方法をを明示した図面」につても,同様に適正化いたします。 

以 上 
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泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への基準適合について 第

八条第四十一条（審査会合における指摘事項回答）6 ページ) 

原子炉建屋 T.P.2.3m 中間床を示した図面は，トレンごとに区画を

色分けしたもので系統分離に係る説明ができるよう，検討するこ

と。 

どのような影響軽減対策を実施するか分かりやすく説明すること。 
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