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1 2023/3/23 資料１ 2

設置許可基準規則解釈第53条の改正により，格納
容器ベントが53条設備に位置付けられたことから，
53条設備としての格納容器ベントのLCOを設定する
必要がないか説明すること。

- - 今後回答

2 2023/3/23 資料１ 12

ベースケース解析において，原子炉ウェル注水の影
響を考慮する必要があるか検討すること。

原子炉ウェル注水の影響を考慮した解析ケースを記
載した。追加解析ケースについて今回は評価条件を
提示し，評価結果は今後提示する。

資料１格納容器圧力逃がし
装置の原子炉建屋水素防護
対策としての位置付け明確
化に伴う保安規定の変更に
ついて_P31～34

今後回答

3 2023/3/23 資料１ 17

局所エリアの解析ケースにおいて，7日目以降の挙
動についても，整理して説明すること。

局所エリアの７日目以降の挙動を確認するため，新
たに解析を実施する。追加解析ケースについての評
価結果は今後提示する。

資料１格納容器圧力逃がし
装置の原子炉建屋水素防護
対策としての位置付け明確
化に伴う保安規定の変更に
ついて_P22～23

今後回答

4 2023/3/23 資料１ 20

不確かさ評価において，網羅的に評価結果を示した
うえで，現状の手順で対応できることを確認するこ
と。

不確かさ評価において，代替循環冷却ケース及び原
子炉格納容器ベントケースについて網羅的に確認を
行うため，新たに解析を実施する。追加解析ケース
についての評価結果は今後提示する。
また，オペフロの水素濃度上昇が大きい場合におい
ても，現在の手順にてベント可能なことを確認してい
る。

資料１格納容器圧力逃がし
装置の原子炉建屋水素防護
対策としての位置付け明確
化に伴う保安規定の変更に
ついて_P20～21，27～28，35
～36，39～40，50

今後回答

5 2023/3/23 資料１ 28

「PARで処理しきれず」の記載により，ためらわず実
施できるか整理すること。

当該記載はベント判断基準に至る経緯を詳細に記
載したものである。原子炉建屋水素防護としてのベ
ントは，PARの動作有無にかかわらず原子炉建屋オ
ペレーティングフロアの水素濃度が規定値まで上昇
した場合に実施する手順を明確化しており，ためら
わず実施できるものと考えている。

本コメントリストにて回答 今回回答
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1 資料１
格納容器圧力逃がし装置の原子炉建
屋水素防護対策としての位置付け明確
化に伴う保安規定の変更について

19 「ハッチ」と「ハッチ室」についての関係性を資料に追記した。 2023/4/7

2 資料１
格納容器圧力逃がし装置の原子炉建
屋水素防護対策としての位置付け明確
化に伴う保安規定の変更について

21，25
上部ドライウェル機器搬入ハッチ室の水素濃度トレンド図において，水素濃度
の変動理由を資料に追記した。

2023/4/7

3 資料１
格納容器圧力逃がし装置の原子炉建
屋水素防護対策としての位置付け明確
化に伴う保安規定の変更について

14，16，
27，29，
31，33，
39，41

PARの作動値について，評価条件に追記した。 2023/4/7

4 資料２
柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保
安規定変更認可申請書補足説明資料

全体 許可整合資料を含むまとめ資料を提出する。 今後回答 4/7一部提出

5 資料１
格納容器圧力逃がし装置の原子炉建
屋水素防護対策としての位置付け明確
化に伴う保安規定の変更について

12，13，19
既許可で説明済として省略していた，シナリオ選定の考え方や，局所エリアとし
て「上部ドライウェル機器搬入用ハッチ室」及び「サプレッションチェンバ出入口
室」が最も厳しくなる旨等について追記した。

2023/4/7
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