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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

 

 （中略） 

 

 2.33.2 ５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備） 

 

 （中略） 

 

 2.33.2.2 基本仕様 

 

 （中略） 

 

c.（廃止）メガフロート（完成品） 

 

  d.水位警報 

 

 （中略） 

 

(2)移送設備 

a.移送ポンプ（完成品） 

台  数            １６ 台  

容量 揚程 台数   １３．８ ｍ３／ｈ   ２０ ｍ×３ 台 

             ２０ ｍ３／ｈ   ３３ ｍ×２ 台 

             ２０ ｍ３／ｈ ５４．４ ｍ×５ 台 

             ２０ ｍ３／ｈ   ６５ ｍ×１ 台 

（追  設） 

容量 揚程 台数   １３．８ ｍ３／ｈ   ２０ ｍ×１ 台 

           ２４．２ ｍ３／ｈ   ６５ ｍ×１ 台 

             ２０ ｍ３／ｈ   ６５ ｍ×１ 台 

           １３．８ ｍ３／ｈ   １３ ｍ×１ 台 

             ３５ ｍ３／ｈ ４３．２ ｍ×１ 台 

（廃  止） 

容量 揚程 台数        ２０ ｍ３／ｈ    ３５ ｍ×１ 台 

              １２．５ ｍ３／ｈ    ３５ ｍ×３ 台 

 

 

 

 2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系 

 

 （中略） 

 

 2.33.2 ５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備） 

 

 （中略） 

 

 2.33.2.2 基本仕様 

 

 （中略） 

 

 

 

c.水位警報 

 

 （中略） 

 

(2)移送設備 

a.移送ポンプ（完成品） 

台  数            １６ 台  

容量 揚程 台数   １３．８ ｍ３／ｈ   ２０ ｍ×３ 台 

             ２０ ｍ３／ｈ   ３３ ｍ×２ 台 

             ２０ ｍ３／ｈ ５４．４ ｍ×５ 台 

             

（追  設） 

容量 揚程 台数   １３．８ ｍ３／ｈ   ２０ ｍ×１ 台 

           ２４．２ ｍ３／ｈ   ６５ ｍ×１ 台 

             １８ ｍ３／ｈ   ９３ ｍ×２ 台 

           １３．８ ｍ３／ｈ   １３ ｍ×１ 台 

             ３５ ｍ３／ｈ ４３．２ ｍ×１ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

移送ポンプ改良

に伴う，記載の変

更 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 （中略） 

 

（廃  止） 

名   称 仕   様 

６号機タービン建屋内移送ポ

ンプ出口合流から６号機ター

ビン建屋出口まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリ塩化ビニル 

０．９８ ＭＰａ 

５０ ℃ 

貯留タンク内の旧淡水化装置

用移送ポンプ（３５ｍ）（水

中ポンプ）から貯留タンク出

口まで 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリ塩化ビニル 

０．９８ ＭＰａ 

５０ ℃ 

名   称 仕   様 

貯留タンク出口から旧淡水化

装置入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

旧淡水化装置から貯留タンク

入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

７５Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

旧淡水化装置から淡水化処理

した水を貯留タンクへ送水す

る配管の分岐まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

５０Ａ相当 

ポリエチレン 

０．９８ ＭＰａ 

４０ ℃ 

 

 （中略） 

 

（廃  止） 

      旧淡水化装置 

 

（以下，省略） 

 

 （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （中略） 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ 2.33 ５・６号機 放射性液体廃棄物処理系） 

3 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－４ 

系統概要図及び全体概要図 

 

 （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－４ 

系統概要図及び全体概要図 

 

 （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送ポンプ及び

移送配管改良に

伴う，図面の変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送ポンプ改良

に伴う，図面の変
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