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工事計画認可申請書の一部補正について 

 

 

平成 25 年 12 月 25 日付け電原設第 69 号をもって申請いたしました島根原子力発電所第

２号機の工事計画認可申請書（令和 3 年 10 月 1 日付け電原設第 17 号，令和 3 年 12 月 22

日付け電原設第 28 号，令和 4 年 3 月 28 日付け電原設第 43 号，令和 4 年 5 月 25 日付け電

原設第 3号，令和 4年 7月 28 日付け電原設第 20号，令和 4 年 10 月 31日付け電原設第 31

号，令和 4 年 12 月 23 日付け電原設第 38 号及び令和 5 年 6 月 22 日付け電原設第 6 号にて

一部補正）について，別紙のとおり一部補正いたします。 



 

 

 

本資料のうち，枠囲みの

内容は機密に係る事項の

ため公開できません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙 
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1． 補正項目 

  補正項目は下表のとおり 

補正項目 補正箇所 

Ⅰ 名称及び住所並びに代表者の氏名 

 

Ⅱ 工事計画 

原子炉本体 

6. 炉心支持構造物 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

5. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方

針，適用基準及び適用規格 

 

原子炉冷却系統施設 

8. 原子炉補機冷却設備 

8.3 原子炉補機代替冷却系 

7. 原子炉冷却材補給設備 

7.2 復水輸送系 

11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基

本設計方針，適用基準及び適用規格 

 

蒸気タービン 

1. 蒸気タービン本体 

2. 蒸気タービンの附属設備 

 

放射線管理施設 

4. 放射線管理施設の基本設計方針，適用基準及び適用

規格 

 

原子炉格納施設 

4. 原子炉格納施設の基本設計方針，適用基準及び適用

規格 

 

その他発電用原子炉の附属施設 

1. 非常用電源設備 

1.2 非常用発電装置 

1.2.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

(5) 発電機 

1.2.6 緊急時対策所用発電機 

(4) 燃料設備 

1.4 非常用電源設備の基本設計方針，適用基準及び適

用規格 
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補正項目 補正箇所 

3. 補助ボイラー 

3.15 補助ボイラーの基本設計方針，適用基準及び適

用規格 

 

Ⅵ 添付書類 

Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整

合性に関する説明書 

 

Ⅵ-1-1-2 人が常時勤務し，又は頻繁に出入する原子力発電所

内の場所における線量に関する説明書 

 

Ⅵ-1-1-3-2-3 入力津波の設定 

 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 

 

Ⅵ-1-1-5-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子

炉本体） 

 

Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子

炉冷却系統施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子

炉格納施設） 

 

Ⅵ-1-1-5-8-1 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（そ

の他発電用原子炉の附属施設（非常用電源設

備）） 

 

Ⅵ-1-1-5-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

 

Ⅵ-1-1-7 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件 

の下における健全性に関する説明書 

 

Ⅵ-1-1-7-別添 1 可搬型重大事故等対処設備の保管場所 

及びアクセスルート 

 

Ⅵ-1-1-7-別添 2 可搬型重大事故等対処設備の設計方針 

 

Ⅵ-1-2-1 原子炉本体の基礎に関する説明書 
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補正項目 補正箇所 

Ⅵ-1-5-4 中央制御室の機能に関する説明書 

 

Ⅵ-1-9-3-1 斜面安定性に関する説明書 

 

Ⅵ-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに

関する説明書 

 

Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基本方針 

 

Ⅵ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針 

 

Ⅵ-2-1-4 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分

の基本方針 

 

Ⅵ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針 

 

Ⅵ-2-1-7 設計用床応答スペクトルの作成方針 

 

Ⅵ-2-1-9 機能維持の基本方針 

 

Ⅵ-2-1-10 ダクティリティに関する設計方針 

 

Ⅵ-2-1-12 配管及び支持構造物の耐震計算について 

 

Ⅵ-2-1-13 ダクト及び支持構造物の耐震計算について 

 

Ⅵ-2-2-9 廃棄物処理建物の地震応答計算書 

 

Ⅵ-2-2-14 排気筒の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-2-17 ガスタービン発電機建物の耐震性についての計算

書 

 

Ⅵ-2-2-19 取水槽の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-2-21 屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）の耐震性

についての計算書 

 

Ⅵ-2-2-23 B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽の耐震性につ

いての計算 

 

 

「3.補正前後比較表」による。 
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「3.補正前後比較表」による。 

 

 

 



 

補正項目 補正箇所 

Ⅵ-2-2-26 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の地震応

答計算書 

 

Ⅵ-2-2-27 屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の耐震性

についての計算書 

 

Ⅵ-2-2-29 取水口の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-2-31 第 1 ベントフィルタ格納槽の耐震性についての計

算書 

 

Ⅵ-2-2-33 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽の耐震性につい

ての計算書 

 

Ⅵ-2-2-34 緊急時対策所用燃料地下タンクの耐震性について

の計算書 

 

Ⅵ-2-2-37 屋外配管ダクト（ガスタービン発電機用軽油タンク

～ガスタービン発電機）の地震応答計算書 

 

Ⅵ-2-2-39 屋外配管ダクト（排気筒）の耐震性についての計算 

     書 

 

Ⅵ-2-3-2-1 燃料集合体の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-3-2-2-3 シュラウドサポートの耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-3-3-1-2 原子炉圧力容器の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-3-3-2-4 ジェットポンプ計測配管貫通部シールの耐震性

についての計算書 

 

Ⅵ-2-3-3-3-2 蒸気乾燥器の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-3-3-3-11 原子炉中性子計装案内管の耐震性についての

計算書 

 

Ⅵ-2-4-2-2 使用済燃料貯蔵ラックの耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-4-2-4 燃料プール水位・温度（ＳＡ）の耐震性について

の計算書 

 

「3.補正前後比較表」による。 
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補正項目 補正箇所 

Ⅵ-2-4-2-5 燃料プール水位（ＳＡ）の耐震性についての計算 

      書 

 

Ⅵ-2-4-4-1 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐震性について

の計算書 

 

Ⅵ-2-4-4-2 燃料プール監視カメラ用冷却設備の耐震性につい

ての計算書 

 

Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果 

 

Ⅵ-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計

算書 

 

Ⅵ-2-5-4-1-7 残留熱除去系ストレーナ取付部サポートの耐震

性についての計算書 

 

Ⅵ-2-5-5-4-1 原子炉隔離時冷却系ストレーナの耐震性につい

ての計算書 

 

Ⅵ-2-5-6-1-1 原子炉隔離時冷却ポンプの耐震性についての計

算書 

 

Ⅵ-2-5-7-1-1 原子炉補機冷却系熱交換器の耐震性についての

計算書 

 

Ⅵ-2-5-7-2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の耐震性

についての計算書 

 

Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果 

 

Ⅵ-2-6-5-1 中性子源領域計装／中間領域計装の耐震性につい

ての計算書 

 

Ⅵ-2-6-5-2 出力領域計装の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-6-7-2-40 燃料プール水位計変換器盤の耐震性について 

の計算書 

 

Ⅵ-2-6-7-2-49 格納容器水素／酸素計測装置制御盤の耐震性

についての計算書 
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補正項目 補正箇所 

Ⅵ-2-6-7-3-1-1 衛星電話設備（固定型）（中央制御室）の耐震

性についての計算書 

 

Ⅵ-2-6-7-3-1-3 衛星電話設備用アンテナ（中央制御室）の耐

震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-6-7-3-1-6 衛星電話設備用アンテナ（緊急時対策所）の

耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-6-7-3-2-1 無線通信設備（固定型）（中央制御室）の耐震

性についての計算書 

 

Ⅵ-2-6-7-3-2-3 無線通信設備用アンテナ（中央制御室）の耐

震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-6-7-3-2-5 緊急時対策所 無線通信設備用ラックの耐震

性についての計算書 

 

Ⅵ-2-6-7-3-2-6 無線通信設備用アンテナ（緊急時対策所）の 

耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-6-7-3-4-5 発信用アンテナ（１・２号）の耐震性につい

ての計算書 

 

Ⅵ-2-7-3-1-1 管の耐震性に関する説明書（サイトバンカ設備） 

 

Ⅵ-2-8-1 放射線管理施設の耐震計算結果 

 

Ⅵ-2-8-2-7 第 1ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）

の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-8-4-4 中央制御室待避室遮蔽の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-9-2-5 機器搬入口の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-9-2-6 逃がし安全弁搬出ハッチの耐震性についての計算 

   書 

 

Ⅵ-2-9-2-7 制御棒駆動機構搬出ハッチの耐震性についての計

算書 

 

Ⅵ-2-9-2-9 所員用エアロックの耐震性についての計算書 
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補正項目 補正箇所 

 

Ⅵ-2-9-3-3 原子炉建物エアロックの耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-9-4-7-1-2 第 1ベントフィルタ スクラバ容器の耐震性

についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果 

 

Ⅵ-2-10-1-2-1-4 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料

デイタンクの耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-2-1-7 非常用ディーゼル発電設備 A-ディーゼル燃

料貯蔵タンクの耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-2-1-8 非常用ディーゼル発電設備 B-ディーゼル燃

料貯蔵タンクの耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-2-2-6 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備デ

ィーゼル燃料貯蔵タンクの耐震性について

の計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-2-3-2 ガスタービン発電機励磁装置及び保護継電

装置の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-2-4-1 緊急時対策所用燃料地下タンクの耐震性に

ついての計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-3-3 B1-115V系充電器（SA）の耐震性についての 

計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-3-10 高圧炉心スプレイ系蓄電池の耐震性について

の計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-4-1 230V系充電器（RCIC）の耐震性についての 

計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-4-11 緊急用メタクラ接続プラグ盤の耐震性につい

ての計算書 

 

Ⅵ-2-10-1-4-15 高圧発電機車接続プラグ収納箱の耐震性につ

いての計算書 
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補正項目 補正箇所 

Ⅵ-2-10-1-4-18 緊急時対策所 発電機接続プラグ盤の耐震性

についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-2-1 防波壁（波返重力擁壁）の地震応答計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-2-2 防波壁（逆Ｔ擁壁）の地震応答計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-2-3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の地震応答計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-3-1 防波壁（波返重力擁壁）の耐震性についての計

算書 

 

Ⅵ-2-10-2-3-2 防波壁（逆Ｔ擁壁）の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-3-3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の耐震性について

の計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-6 １号機取水槽流路縮小工の耐震性についての 

計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-7 屋外排水路逆止弁の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-9 水密扉の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-2-14 防水板の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-10-4-1 緊急時対策所の耐震計算結果 

 

Ⅵ-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-5 取水槽海水ポンプエリア防護対策設備の耐震性 

についての計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-6-2 建物開口部竜巻防護対策設備の耐震性につい

ての計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-6-3 取水槽循環水ポンプエリア防護対策設備の耐

震性についての計算書 

「3.補正前後比較表」による。 
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「3.補正前後比較表」による。 

 

 

「3.補正前後比較表」による。 

 

 

「3.補正前後比較表」による。 

 



 

補正項目 補正箇所 

 

Ⅵ-2-11-2-7-1 原子炉建物天井クレーンの耐震性についての

計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-2 燃料取替機の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-3 チャンネル着脱装置の耐震性についての計算 

        書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-4 チャンネル取扱ブームの耐震性についての計

算書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-5 制御棒貯蔵ハンガの耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-7 原子炉浄化系補助熱交換器の耐震性について

の計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-10 中央制御室天井設置設備の耐震性についての

計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-12 高光度航空障害灯管制器の耐震性についての

計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-7-14 取水槽ガントリクレーンの耐震性についての

計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-10 耐火障壁の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-12 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算

書 

 

Ⅵ-2-11-2-13 仮設耐震構台の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-11-2-14 土留め工（親杭）の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-12 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価結果 

 

Ⅵ-2-別添 1-1 火災防護設備の耐震計算の基本方針 

 

Ⅵ-2-別添 1-3-1 ボンベラックの耐震性についての計算書 

 

 

「3.補正前後比較表」による。 
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「3.補正前後比較表」による。 

 

 

「3.補正前後比較表」による。 

 

「3.補正前後比較表」による。 

 



 

補正項目 補正箇所 

Ⅵ-2-別添 2-1 溢水防護に係る施設の耐震計算の方針 

 

Ⅵ-2-別添 2-2 溢水源としないＢ，Ｃクラス機器の耐震性につ

いての計算書 

 

Ⅵ-2-別添 2-3 通水扉の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-別添 2-8 溢水防護に係る施設の水平２方向及び鉛直 

方向地震力の組合せに関する影響評価結果 

 

Ⅵ-2-別添 3-3 可搬型重大事故等対処設備のうち車両型 

設備の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-別添 3-5 可搬型重大事故等対処設備のうち可搬型 

空気浄化設備の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-別添 4-1 地下水位低下設備の耐震計算の方針 

 

Ⅵ-2-別添 4-2 地下水位低下設備の地震応答計算書 

 

Ⅵ-2-別添 4-3-3 地下水位低下設備水位計の耐震性に 

ついての計算書 

 

Ⅵ-2-別添 4-3-5 揚水井戸の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-別添 6-1 漂流防止装置の耐震計算の方針 

 

Ⅵ-2-別添 6-2 漂流防止装置の耐震性についての計算書 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-2 第 1ベントフィルタ格納槽の地震応答計算書

（掘削前） 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-5 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽の耐震 

性についての計算書（掘削前） 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-6 低圧原子炉代替注水ポンプの耐震性につ 

いての計算書（掘削前） 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-7 管の耐震性についての計算書（低圧原子炉代

替注水系）（掘削前） 

 

 

「3.補正前後比較表」による。 
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「3.補正前後比較表」による。 

 

 

「3.補正前後比較表」による。 

 

 

 



 

補正項目 補正箇所 

Ⅵ-2-別添 7-2-17 第 1 ベントフィルタ スクラバ容器の耐震

性についての計算書（掘削前） 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-21 火災感知器の耐震性についての計算書（掘

削前） 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-22 制御盤の耐震性についての計算書（掘削前） 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-25 揚水ポンプの耐震性についての計算書（掘

削前） 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-26 管の耐震性についての計算書（地下水位低

下設備）（掘削前） 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-27 地下水位低下設備水位計の耐震性について

の計算書（掘削前） 

 

Ⅵ-2-別添 7-2-28 揚水井戸の耐震性についての計算書（掘削

前） 

 

Ⅵ-3-2-9 重大事故等クラス２管の強度計算方法 

 

Ⅵ-3-2-10 重大事故等クラス２弁の強度計算方法 

 

Ⅵ-3-3-3-3-1-3 残留熱除去系ストレーナの強度計算書 

 

Ⅵ-3-3-3-3-1-6 残留熱除去系ストレーナ取付部サポートの強 

度計算書 

 

Ⅵ-3-3-6-1-3-2-3 管（可搬）の強度計算書（緊急時対策所換

気空調系） 

 

Ⅵ-3-3-7-1-11 サプレッションチェンバアクセスハッチの強 

度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針 

 

Ⅵ-3-別添 1-3 竜巻防護ネットの強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 1-4 竜巻防護鋼板の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 1-5 架構の強度計算書 
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「3.補正前後比較表」による。 



 

補正項目 補正箇所 

 

Ⅵ-3-別添 1-10 排気筒の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 1-13-2 消音器の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針 

 

Ⅵ-3-別添 2-2 火山防護対策設備の強度計算の方針 

 

Ⅵ-3-別添 2-5 原子炉建物の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 2-6 タービン建物の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 2-11 取水槽循環水ポンプエリア防護対策設備の 

強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-1 津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-1-1 防波壁（波返重力擁壁）の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-1-2 防波壁（逆Ｔ擁壁）の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-1-3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-2 防波壁通路防波扉の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-3 １号機取水槽流路縮小工の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-4 屋外排水路逆止弁の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-5 防水壁の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-6 水密扉の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-9 貫通部止水処置の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-2-11 漂流防止装置の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針 

 

Ⅵ-3-別添 3-4-1 防水壁の強度計算書（溢水） 
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「3.補正前後比較表」による。 

 



 

補正項目 補正箇所 

Ⅵ-3-別添 3-4-2 水密扉の強度計算書（溢水） 

 

Ⅵ-3-別添 3-4-5 防水板の強度計算書 

 

Ⅵ-3-別添 5 非常用発電装置（可搬型）の強度に関する説明書 

 

Ⅵ-3-別添 6-1 炉心支持構造物の強度計算書 

 

Ⅵ-5 計算機プログラム（解析コード）の概要 

 

Ⅵ-5-28 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＳＮＡＰ－

ＬＥ 

 

Ⅵ-5-45 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＳＤ 

 

Ⅵ-5-56 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＦＩＮＡＳ

／ＳＴＡＲ 

 

Ⅵ-5-57 計算機プログラム（解析コード）の概要・ＥＭＲＧＩ

ＮＧ 

 

Ⅵ-6 図面 

第 9-1-1-4-3-1図 高圧発電機車構造図（その１） 

 

第 9-1-1-4-3-2図 高圧発電機車構造図（その２） 

 

第 9-1-1-4-3-3図 高圧発電機車用ディーゼル機関構造図（そ

の１） 

 

第 9-1-1-4-3-4図 高圧発電機車用ディーゼル機関構造図（そ

の２） 

 

第 9-1-1-6-3-7図 緊急時対策所用発電機用発電機構造図 

 

第 9-1-2-2-2-10図 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）

構造図 

 

第 9-2-1-1図 常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面

（その１） 

 

第 9-4-2-2-3-20図 原子炉建物 2階 A-非常用電気室南側浸水

防止堰構造図 
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「3.補正前後比較表」による。 

 



 

補正項目 補正箇所 

 

第 9-4-2-2-3-28図 原子炉建物 2階 A-逃がし安全弁窒素ガス

供給装置横浸水防止堰構造図 

 

第 9-4-2-2-3-45図 原子炉建物 3階 北西側階段室浸水防止堰

構造図 

 

第 9-4-2-2-3-61図 タービン建物 3階 タービン建物送風機室

南側浸水防止堰構造図 

 

第 9-4-2-2-3-79図 廃棄物処理建物 4階 廃棄物処理建物送風

機室南側浸水防止堰（非管理区域側）構造

図 

 

第 9-4-2-2-3-80図 廃棄物処理建物 4階 廃棄物処理建物送風

機室南側浸水防止堰（管理区域側）構造図 

 

第 9-4-2-2-3-86図 サイトバンカ建物 1階 建物出入口浸水防

止堰構造図 

 

第 9-4-2-2-3-92図 サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プ

ール室南西側浸水防止堰構造図 

 

第 9-4-2-2-4-3図 タービン建物 2階 固定子冷却装置室 

         西側防水板（管理区域側）構造図 
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2． 補正を必要とする理由を記載した書類 

 

 

補正を必要とする理由 

  平成 25年 12月 25日付け電原設第 69号にて申請した工事計画認可申請書（令和 3年

10月 1日付け電原設第 17号，令和 3年 12月 22日付け電原設第 28号，令和 4年 3月 28

日付け電原設第 43号，令和 4年 5月 25日付け電原設第 3号，令和 4年 7月 28日付け電

原設第 20号，令和 4年 10月 31日付け電原設第 31号，令和 4年 12月 23日付け電原設

第 38号及び令和 5年 6月 22日付け電原設第 6号にて一部補正）について，記載の適正

化を行うことから，「Ⅰ 名称及び住所並びに代表者の氏名」，「Ⅱ 工事計画」，及び「Ⅵ 

添付書類」を補正する。 



 

 

 

 

3． 補正前後比較表 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-1-1

【Ⅰ  名称及び住所並びに代表者の氏名】 

補正前 補正後 備考 

代表者の変更 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-1-2

【原子炉本体  6. 炉心支持構造物】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-1-3

【原子炉本体  6. 炉心支持構造物】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-1-4

【原子炉本体  6. 炉心支持構造物】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-5  

 

【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設  5. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-6  

 

【原子炉冷却系統施設  7. 原子炉冷却材補給設備  7.2 復水輸送系】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-7  

 

【原子炉冷却系統施設  7. 原子炉冷却材補給設備  7.2 復水輸送系】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-1-8

【原子炉冷却系統施設  8. 原子炉補機冷却設備  8.3 原子炉補機代替冷却系】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-9  

 

【原子炉冷却系統施設  8. 原子炉補機冷却設備  8.3 原子炉補機代替冷却系】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-10  

 

【原子炉冷却系統施設  8. 原子炉補機冷却設備  8.3 原子炉補機代替冷却系】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-11  

 

【原子炉冷却系統施設  8. 原子炉補機冷却設備  8.3 原子炉補機代替冷却系】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

修正後は前頁参

照 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（次

頁からの記載内

容繰り上がり） 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-1-12

【原子炉冷却系統施設  8. 原子炉補機冷却設備  8.3 原子炉補機代替冷却系】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-13  

 

【原子炉冷却系統施設  11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-14  

 

【原子炉冷却系統施設  11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-15  

 

【原子炉冷却系統施設  11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-16  

 

【原子炉冷却系統施設  11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

補正後は次頁参

照 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-17  

 

【原子炉冷却系統施設  11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-18  

 

【原子炉冷却系統施設  11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

補正前は前頁参

照 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化（次

頁への記載内容

繰り下がり） 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-19  

 

【原子炉冷却系統施設  11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化（次

頁への記載内容

繰り下がり） 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-20  

 

【原子炉冷却系統施設  11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

  

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-21  

 

【原子炉冷却系統施設  11. 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-22  

 

【蒸気タービン  1. 蒸気タービン本体】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-23  

 

【蒸気タービン  2. 蒸気タービンの附属設備】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-24  

 

【放射線管理施設  4. 放射線管理施設の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-25  

 

【原子炉格納施設  4. 原子炉格納施設の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-26  

 

【原子炉格納施設  4. 原子炉格納施設の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（次

頁からの記載内

容繰り上がり） 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-27  

 

【原子炉格納施設  4. 原子炉格納施設の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-1-28

【原子炉格納施設  4. 原子炉格納施設の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-29  

 

【その他発電用原子炉の附属施設  1. 非常用電源設備  1.2 非常用発電装置  1.2.2 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-30  

 

【その他発電用原子炉の附属施設  1. 非常用電源設備  1.2 非常用発電装置  1.2.6 緊急時対策所用発電機】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-31  

 

【その他発電用原子炉の附属施設  1. 非常用電源設備  1.4 非常用電源設備の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-32  

 

【その他発電用原子炉の附属施設  1. 非常用電源設備  1.4 非常用電源設備の基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-1-33  

 

【その他発電用原子炉の附属施設  3. 補助ボイラー  3.15 補助ボイラーの基本設計方針，適用基準及び適用規格】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-1  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-2  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-3  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-4  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-5  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-6  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-7  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-8

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-9

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-10

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-11  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-12

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-13  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-14  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（次頁からの記

載内容繰り上が

り） 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-15  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（次頁への記載

内容繰り下がり） 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-16  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-17

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-18

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-19

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-20

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-21  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-22

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-23

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-24  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（次頁からの記

載内容繰り上が

り） 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-25  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

補正後は前頁参

照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-26

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-27  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（次頁からの記

載内容繰り上が

り） 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-28  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

補正後は前頁参

照 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-2-29  

 

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-30

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-2-31

【Ⅵ-1-1-1-1 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-3-1  

 

【Ⅵ-1-1-2 人が常時勤務し，又は頻繁に出入する原子力発電所内の場所における線量に関する説明書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 




