
 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-1  

 

【Ⅵ-2-4-2-2 使用済燃料貯蔵ラックの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-2  

 

【Ⅵ-2-4-2-2 使用済燃料貯蔵ラックの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-3  

 

【Ⅵ-2-4-2-2 使用済燃料貯蔵ラックの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-4  

 

【Ⅵ-2-4-2-4 燃料プール水位・温度(ＳＡ)の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-5  

 

【Ⅵ-2-4-2-4 燃料プール水位・温度(ＳＡ)の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-6  

 

【Ⅵ-2-4-2-5 燃料プール水位（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-7  

 

【Ⅵ-2-4-2-5 燃料プール水位（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-8  

 

【Ⅵ-2-4-2-5 燃料プール水位（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-9  

 

【Ⅵ-2-4-2-5 燃料プール水位（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-10  

 

【Ⅵ-2-4-4-1 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-11  

 

【Ⅵ-2-4-4-1 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-14-12

【Ⅵ-2-4-4-1 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-13  

 

【Ⅵ-2-4-4-1 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-14  

 

【Ⅵ-2-4-4-1 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-15  

 

【Ⅵ-2-4-4-1 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-16  

 

【Ⅵ-2-4-4-2 燃料プール監視カメラ用冷却設備の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-14-17  

 

【Ⅵ-2-4-4-2 燃料プール監視カメラ用冷却設備の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 
 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-1  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-2  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-3  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-4  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-5  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-6  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-7  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-8  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-9  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-10  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-11  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-12  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-13  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-14  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-15  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-16  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-17  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-18  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-19  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-20  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-21  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-22  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-23  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-24  

 

【Ⅵ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-25  

 

【Ⅵ-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-26

【Ⅵ-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-27

【Ⅵ-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-28

【Ⅵ-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-29

【Ⅵ-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-30

【Ⅵ-2-5-4-1-3 残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-31  

 

【Ⅵ-2-5-4-1-7 残留熱除去系ストレーナ取付部サポートの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-32

【Ⅵ-2-5-4-1-7 残留熱除去系ストレーナ取付部サポートの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-15-33  

 

【Ⅵ-2-5-4-1-7 残留熱除去系ストレーナ取付部サポートの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-34

【Ⅵ-2-5-4-1-7 残留熱除去系ストレーナ取付部サポートの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-35

【Ⅵ-2-5-4-1-7 残留熱除去系ストレーナ取付部サポートの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-36

【Ⅵ-2-5-4-1-7 残留熱除去系ストレーナ取付部サポートの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-37

【Ⅵ-2-5-4-1-7 残留熱除去系ストレーナ取付部サポートの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-38

【Ⅵ-2-5-5-4-1 原子炉隔離時冷却系ストレーナの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-39

【Ⅵ-2-5-6-1-1 原子炉隔離時冷却ポンプの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-40

【Ⅵ-2-5-7-1-1 原子炉補機冷却系熱交換器の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-41

【Ⅵ-2-5-7-1-1 原子炉補機冷却系熱交換器の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-42

【Ⅵ-2-5-7-2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-15-43

【Ⅵ-2-5-7-2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-1  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-2  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-3  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-4  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-5  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-6  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-7  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-8  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-9  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-10  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-11  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-12  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-13  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-14  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-15  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-16  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-17  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-18  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-19  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-20  

 

【Ⅵ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-21  

 

【Ⅵ-2-6-5-1 中性子源領域計装／中間領域計装の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-22  

 

【Ⅵ-2-6-5-1 中性子源領域計装／中間領域計装の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-23  

 

【Ⅵ-2-6-5-2 出力領域計装の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-24  

 

【Ⅵ-2-6-5-2 出力領域計装の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-25  

 

【Ⅵ-2-6-7-2-40 燃料プール水位計変換器盤の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 
 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-26  

 

【Ⅵ-2-6-7-2-49 格納容器水素／酸素計測装置制御盤の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-27  

 

【Ⅵ-2-6-7-2-49 格納容器水素／酸素計測装置制御盤の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-28  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-1-1 衛星電話設備（固定型）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-29  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-1-1 衛星電話設備（固定型）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-30  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-1-3 衛星電話設備用アンテナ（中央制御室）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-31  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-1-6 衛星電話設備用アンテナ（緊急時対策所）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-32  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-1-6 衛星電話設備用アンテナ（緊急時対策所）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-33  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-2-1 無線通信設備（固定型）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-34  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-2-1 無線通信設備（固定型）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-35  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-2-3 無線通信設備用アンテナ（中央制御室）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-36  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-2-5 緊急時対策所 無線通信設備用ラックの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-37  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-2-6 無線通信設備用アンテナ（緊急時対策所）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-16-38  

 

【Ⅵ-2-6-7-3-4-5 発信用アンテナ（１・２号）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-17-1  

 

【Ⅵ-2-7-3-1-1 管の耐震性に関する説明書（サイトバンカ設備）(1) 基本方針】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-17-2  

 

【Ⅵ-2-7-3-1-1 管の耐震性に関する説明書（サイトバンカ設備）(2) 計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-18-1  

 

【Ⅵ-2-8-1 放射線管理施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-18-2  

 

【Ⅵ-2-8-1 放射線管理施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-18-3  

 

【Ⅵ-2-8-1 放射線管理施設の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-18-4  

 

【Ⅵ-2-8-2-7 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-18-5  

 

【Ⅵ-2-8-4-4 中央制御室待避室遮蔽の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 




