
 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-19-1  

 

【Ⅵ-2-9-2-5 機器搬入口の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-19-2  

 

【Ⅵ-2-9-2-5 機器搬入口の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-19-3  

 

【Ⅵ-2-9-2-6 逃がし安全弁搬出ハッチの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-19-4  

 

【Ⅵ-2-9-2-7 制御棒駆動機構搬出ハッチの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-19-5  

 

【Ⅵ-2-9-2-7 制御棒駆動機構搬出ハッチの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-19-6  

 

【Ⅵ-2-9-2-9 所員用エアロックの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-19-7

【Ⅵ-2-9-2-9 所員用エアロックの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-19-8

【Ⅵ-2-9-3-3 原子炉建物エアロックの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-19-9

【Ⅵ-2-9-4-2 ダウンカマ及びベントヘッダの耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

（中表紙の追加） 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-19-10  

 

【Ⅵ-2-9-4-7-1-2 第１ベントフィルタ スクラバ容器の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-1  

 

【Ⅵ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-2  

 

【Ⅵ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-3  

 

【Ⅵ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-4  

 

【Ⅵ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-5  

 

【Ⅵ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-6  

 

【Ⅵ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-7  

 

【Ⅵ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-8  

 

【Ⅵ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-9  

 

【Ⅵ-2-10-1-2-1-4 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料デイタンクの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-10  

 

【Ⅵ-2-10-1-2-1-4 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料デイタンクの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-11  

 

【Ⅵ-2-10-1-2-1-7 非常用ディーゼル発電設備 A-ディーゼル燃料貯蔵タンクの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-12  

 

【Ⅵ-2-10-1-2-1-8 非常用ディーゼル発電設備 B-ディーゼル燃料貯蔵タンクの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-13  

 

【Ⅵ-2-10-1-2-2-6 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンクの耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-14  

 

【Ⅵ-2-10-1-2-3-2  ガスタービン発電機励磁装置及び保護継電装置の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-15  

 

【Ⅵ-2-10-1-2-3-2  ガスタービン発電機励磁装置及び保護継電装置の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-16  

 

【Ⅵ-2-10-1-3-3 B1-115V系充電器（SA）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-17  

 

【Ⅵ-2-10-1-3-10 高圧炉心スプレイ系蓄電池の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-18  

 

【Ⅵ-2-10-1-3-10 高圧炉心スプレイ系蓄電池の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-19  

 

【Ⅵ-2-10-1-3-10 高圧炉心スプレイ系蓄電池の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-20  

 

【Ⅵ-2-10-1-3-10 高圧炉心スプレイ系蓄電池の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-21  

 

【Ⅵ-2-10-1-3-10 高圧炉心スプレイ系蓄電池の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-22  

 

【Ⅵ-2-10-1-3-10 高圧炉心スプレイ系蓄電池の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-23  

 

【Ⅵ-2-10-1-3-10 高圧炉心スプレイ系蓄電池の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-24  

 

【Ⅵ-2-10-1-4-1 230V系充電器（RCIC）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-25  

 

【Ⅵ-2-10-1-4-11 緊急用メタクラ接続プラグ盤の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-26  

 

【Ⅵ-2-10-1-4-15 高圧発電機車接続プラグ収納箱の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-27  

 

【Ⅵ-2-10-1-4-18 緊急時対策所 発電機接続プラグ盤の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-28

【Ⅵ-2-10-2-2-1 防波壁（波返重力擁壁）の地震応答計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-29  

 

【Ⅵ-2-10-2-2-1 防波壁（波返重力擁壁）の地震応答計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-30  

 

【Ⅵ-2-10-2-2-2 防波壁（逆Ｔ擁壁）の地震応答計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-31  

 

【Ⅵ-2-10-2-2-2 防波壁（逆Ｔ擁壁）の地震応答計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-32

【Ⅵ-2-10-2-2-2 防波壁（逆Ｔ擁壁）の地震応答計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-33  

 

【Ⅵ-2-10-2-2-3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の地震応答計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-34  

 

【Ⅵ-2-10-2-2-3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の地震応答計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-35  

 

【Ⅵ-2-10-2-3-1 防波壁（波返重力擁壁）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 
 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-36  

 

【Ⅵ-2-10-2-3-1 防波壁（波返重力擁壁）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-37  

 

【Ⅵ-2-10-2-3-2 防波壁（逆Ｔ擁壁）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-38  

 

【Ⅵ-2-10-2-3-3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-39  

 

【Ⅵ-2-10-2-3-3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-40  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 1. 防波壁通路防波扉（１号機北側，２号機北側）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-41

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ２．防波壁通路防波扉（荷揚場南）に関する耐震計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-42  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ２．防波壁通路防波扉（荷揚場南）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-43  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ２．防波壁通路防波扉（荷揚場南）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-44  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ２．防波壁通路防波扉（荷揚場南）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-45  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ２．防波壁通路防波扉（荷揚場南）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-46

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ２．防波壁通路防波扉（荷揚場南）に関する耐震計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-47  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ２．防波壁通路防波扉（荷揚場南）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-48  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ２．防波壁通路防波扉（荷揚場南）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-49  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ２．防波壁通路防波扉（荷揚場南）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-50

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ３．防波壁通路防波扉（３号機東側）に関する耐震計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-51  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ３．防波壁通路防波扉（３号機東側）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-52  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ３．防波壁通路防波扉（３号機東側）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-53

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ３．防波壁通路防波扉（３号機東側）に関する耐震計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-54  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ３．防波壁通路防波扉（３号機東側）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-55  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ３．防波壁通路防波扉（３号機東側）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-56  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ３．防波壁通路防波扉（３号機東側）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-57  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ３．防波壁通路防波扉（３号機東側）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-58  

 

【Ⅵ-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書 ３．防波壁通路防波扉（３号機東側）に関する耐震計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-59  

 

【Ⅵ-2-10-2-6 １号機取水槽流路縮小工の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-60  

 

【Ⅵ-2-10-2-7 屋外排水路逆止弁の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

  

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-61  

 

【Ⅵ-2-10-2-7 屋外排水路逆止弁の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-62  

 

【Ⅵ-2-10-2-7 屋外排水路逆止弁の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-63

【Ⅵ-2-10-2-7 屋外排水路逆止弁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-64  

 

【Ⅵ-2-10-2-7 屋外排水路逆止弁の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-65  

 

【Ⅵ-2-10-2-7 屋外排水路逆止弁の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-66  

 

【Ⅵ-2-10-2-7 屋外排水路逆止弁の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-67

【Ⅵ-2-10-2-7 屋外排水路逆止弁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-68

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-69

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-70

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-71

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-72

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-73  

 

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-74

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-75

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-76

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-77

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-78

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-79

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-80

【Ⅵ-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-81  

 

【Ⅵ-2-10-2-9 水密扉の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-82

【Ⅵ-2-10-2-14 防水板の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-83

【Ⅵ-2-10-2-14 防水板の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-84

【Ⅵ-2-10-2-14 防水板の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-85  

 

【Ⅵ-2-10-2-14 防水板の耐震性についての計算書】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-86

【Ⅵ-2-10-2-14 防水板の耐震性についての計算書】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 



島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

3-20-87

【Ⅵ-2-10-4-1 緊急時対策所の耐震計算結果】 

補正前 補正後 備考 

記載の適正化 

記載の適正化 



 

 

島根原子力発電所第２号機 工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

  

3-20-88  

 

【Ⅵ-2-10-4-1 緊急時対策所の耐震計算結果】 

 

補正前 補正後  備考 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 




