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2023 年 12 月 13 日 

北海道電力株式会社 

 

１２条まとめ資料 別紙１―１の記載修正について 

 

【記載修正について】 

 １２条まとめ資料 別紙１－１「重要度の特に高い安全機能を有する系統 抽出表」にて，「構築

物，系統又は機器」は安全機能を有する当該系と直接関連系に該当する機器を記載することとし

ておりますが，PS－3 の放射性物質の貯蔵機能では，間接関連系である洗浄排水蒸発装置と洗浄排

水濃縮廃液移送容器を記載しておりますので削除します。また，あわせて固体廃棄物処理設備の

ベイラと雑固体焼却設備も間接関連系であるため，「構築物，系統又は機器」から削除します。（別

紙－１頁） 

 １２条まとめ資料 別紙２－１「共用・相互接続設備 抽出表」も別紙１―１と同様に，「構築物，

系統又は機器」から洗浄排水蒸発装置，洗浄排水濃縮廃液移送容器，ベイラ及び雑固体焼却設備を

削除します。ただし，「構築物，系統又は機器」から削除した４設備は共用設備であるため，「関連

する別系統の共用／相互接続あり」に記載します。（別紙－２頁） 

 

≪他条文への影響確認≫ 

１２条の別紙１－１「重要度の特に高い安全機能を有する系統 抽出表」の「構築物，系統又は機器」

を基に防護対象を選定している他条文への影響を以下のとおり確認しました。 

 

【６条（竜巻，外部火災，火山，その他外部事象）】 

  １２条と同様に，放射性物質の貯蔵機能に該当する「構築物，系統又は機器」より洗浄排水蒸発装置，

洗浄排水濃縮廃液移送容器，ベイラ及び雑固体焼却設備を削除します。（別紙－３～６頁） 

 ６条（竜巻，外部火災，火山，その他外部事象）は外部事象防護対象施設を「安全重要度分類のクラ

ス１，クラス２及び安全評価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器」としてお

り，洗浄排水蒸発装置，洗浄排水濃縮廃液移送容器，ベイラ及び雑固体焼却設備は，外部事象防護対象

施設に該当しないため，防護対象機器に変更は無く，影響はありません。 

 

【８条（内部火災）】 

火災防護対策を講じる機器としては，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための

安全機能を有する構築物，系統及び機器」と「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，

系統及び機器」であり，それぞれの機器選定過程を示す表に１２条の上記表を引用している部分があ

ることから，当該部分をそれぞれ以下のとおり対応します。 

・ 「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及

び機器」側の表については，１２条と同様に，放射性物質の貯蔵機能に該当する「構築物，系

統又は機器」より洗浄排水蒸発装置，洗浄排水濃縮廃液移送容器，ベイラ及び雑固体焼却設備

を削除します。（別紙－７頁） 

資料２－１ 



2 
 

洗浄排水蒸発装置，洗浄排水濃縮廃液移送容器，ベイラ及び雑固体焼却設備は，「原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する機器」に該当しないため，火

災防護対象機器に変更は無く，影響はありません。 

・ 「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器」側の表については，放射性物質の貯蔵機

能に該当する「構築物，系統又は機器」より洗浄排水蒸発装置及び洗浄排水濃縮廃液移送容器

を削除します。 

一方で，ベイラ及び雑固体焼却設備は，ベイラは油圧駆動装置であり多量の作動油を内包し

ている設備であること，雑固体焼却設備は可燃性固体及び廃油等を焼却処理する設備であるこ

とから，火災の発生を考慮し，火災防護対象機器として選定しているため現状どおり，「構築

物，系統又は機器」に記載するとともに，注記にて記載した背景を書くことにします。（別紙

－８頁） 

なお，洗浄排水蒸発装置及び洗浄排水濃縮廃液移送容器は，火災防護対象機器としておら

ず，影響はありません。 

 

【９条（内部溢水）】 

  １２条と同様に，放射性物質の貯蔵機能に該当する「構築物，系統又は機器」より洗浄排水蒸発装置，

洗浄排水濃縮廃液移送容器及びベイラを削除します。（別紙－９頁） 

溢水防護対象設備として，「重要度の特に高い安全機能を有する構築物，系統及び機器並びに使用済

燃料ピットの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な構築物，系統及び機器」としており，洗浄

排水蒸発装置，洗浄排水濃縮廃液移送容器及びベイラは，溢水防護対象設備に該当しないため，影響は

ありません。 

 

別紙 まとめ資料修正箇所（比較表） 

・ １２条 別紙１―１，別紙２－１   

・ ６条（竜巻）  別添１ 添付資料 1.2 

・ ６条（外部火災）別添１ 添付資料－1 

・ ６条（火山） 別添１ 

・ ６条（その他外部事象）該当なし 

・ ８条内部火災 別添１ 資料２ 添付資料１，別添１ 資料９ 添付資料１ 

・ ９条内部溢水 別添１ 

 

以上 



別紙−1 
 

１２条 別紙 1-1 抜粋 

変更前 

 

変更後 

 

 

 

別紙 



別紙−2 
 

１２条 別紙２-1 抜粋 

変更前 

 

変更後 

 

 



別紙−3 
 

６条（竜巻）別添１ 添付資料 1.2 抜粋 

変更前 

 

変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙−4 
 

６条（外部火災）別添１ 添付資料－1 抜粋 

変更前 

 

変更後 

 

 



別紙−5 
 

6 条（火山）別添１抜粋  

変更前 

変更後 

 

 

 



別紙−6 
 

6 条（火山）別添１抜粋 

変更前 

変更後 

 

 



別紙−7 
 

８条内部火災 別添１ 資料２ 添付資料１抜粋 

変更前 

 

変更後 

 

 

 

 



別紙−8 
 

８条内部火災 別添１ 資料９ 添付資料１抜粋 

変更前 

 

変更後 

 

 

 



別紙−9 
 

９条内部溢水 別添１ 

変更前 

 

変更後 

 

 


