
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.44） 5条-別添1-添付43-15

水理模型実験の目的の記載を実態に合わせ変更しました。

2

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.44） 5条-別添1-添付43-10,20

順流、逆流の記載を引き波、押し波に統一しました。

3

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.44） 5条-別添1-添付5-43

フルード相似則により求めた流量Qmの導出過程を記載しました。

4

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.44） 5条-別添1-添付5-21～23

定常流の実験で行う10m3/sの根拠及び評価地点を資料に反映しました。

5

泊発電所３号炉　設置許可基準規則等への適合状況に
ついて（設計基準対象施設等）
第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.44） 5条-別添1-添付5-37

損失係数の記載を修正しました。

第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針）
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